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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  ЗБ -гЗО м /чА С  И НАПОРОМ Н СТбм  

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА

40; 5 5  И Ш

АЛЬБОМ II
С О С Т А В  П Р О Е К Т А :

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ И ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ. УЗДЫ И ДЕТАЛИ. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПСДВОДЯЩЕПСТКОЛЛЕШРА 40м).ПЦДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 5,5м) .ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА70м).ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖНОЙ ЗОНЫ. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЗАДАНИЕ ЗАВ0ДУ-ИЗГ0Т0ВИТЕЛЮ .
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ЗАК АЗН Ы Е СПЕЦИФИКАЦИИ.
СМЕТЫ.

СМЕТЫ . ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
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1 г  з 4
1 Содержание альЪома i
2 Пояснительна/! записка (начало) \щ 2

3 Пояснительная записка (окончание) \[}32 3

ЯРХИТЕКТ9РН0-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ( Я Р )

4 Общие данные чертежей марки „ЯР" 1 4

5 План на отм. 0 . 0 0 0 2 5

(
Разрезы 1 - 1  и 2 - 2  

Сечения а-а и 5-6. Детали. 3 6

7
Фасады. Схемы заполнения 
оконных проемоё. Детали. 4 7

5
План кроВли. Планы полоё и 
перемычек. Экспликация полоё. 
Ведомость перемычек.

5 8

У
Приточная Вентиляционная камера 
Фрагмент плана 1 .
Разрезы и детали.

6 9

/о
Помещение комплектного устройства. 
Каналы. Планы и сечения. 7 70

С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

1. 1 г 1 з_1 4
К о н с т р у к ц и и  ж е л е з о б е т о н н ы е Ш о

41 Общие данные (начало) / И

42 Общие данные (окончание) 2 12

73
Подземная часть. Детали- 
Гидроизоляции стен и днища.

3 73

74
Монтажный план плит покрытия. 
Опалубка и армирование плит покрытия. 4 74

75
Перекрытие на отм. -0.030. План и сечения. 
Опалубочный чертеж. 5 75

76
Перекрытие на атм. -о .озо . 
Армирование плиты. 6 76

47
Перекрытие на отм. -о .о з о .  
Армирование балок BOM 1 а БОМ I й . 7 77

78
Перекрытие на о т м .-о о зо  
балки б о м !} 6QMla ,60MB; 6 0 м £ а . 
Выборка сборочных единиц и деталей.

8 78

/9
Перекрытие на-отм -  о.озо. 
Валки ВОМ2; Б0М2а. Йрмироёание 9 79

20
Перекрытие на | отм. -  О о з о . 
Балки Бм1 -г Бм 5, БМ8, Бм9. 
Армирование.

70 20

27
Перекрытие на отм -0 .0 3 0 . 
Балки бмб, Вм 7, 6м  Ю , 5 м  Н. 
ДрмироВание.

77 27

22
Перекрытие 6 грабельном отделении 
План. Сечения i - l  и 2 -2 .  
С пециф икация.

72 22

~ Г 2 ~ 3" ~7Г

23

Перекрытие В грабельном отделении 
План перекрытия канала 
Сечения 73 23

24
Перекрытие В грабельном отделении 
Армирование плиты.
План и сечения.

74 29

25
Перекрытие В грабельном отделении 
Валки бм£, BMS.
Колонна км1. ДрмироВание.

45 25

26
Перекрытие В грабельном отделении 
Канал. План и сечения 1-14-6-6. 
Армирование.

46 26

27
Перекрытие В грабельном отделении 
Канал. Сечения 7-1+15-15. 
Армирование.

77 21

28
План подземной части. Фундаменты под оборудо
вание РазВодка труб для электракаоелёй. 
Сечения.

78 28

29
Арматурные изделия- 
Каркасы Кр1 + Кр6. Сетка С1. 79 29

30
Арматурные изделия.
Каркасы К р7+Кр К . Сетки С2+С(. 20 30

37
Монорельсы. Схемы расположения и детали 
Техническая спецификация стали. 24 3/

32
Закладные изделия м н в + м н б ^  
МН9Ч-МН19 Стремянка С£Д. 22 32

33 Закладные изделия м н яо + м н зР . 23 33

тп д о г -1 й ф э -я р ,к ж .
Канализационная насосная станция произво- аительностью 35+230мэ/ж  цнапордм ч{-й8 м.UBMписг?Ьоокт ПодписьДога

Uumepl Лист ЛистовТроЕётТройская 1 \испори. ЛитвиненкоQmB.tienШШР
Содержание альбома.Гл.спеи. Власенко

ЧтотчЛрсеноб
/5951-02 3 rh _ ̂ .
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7 L/схадные данные
Канализационная насосная станция применяется 

Во Всех районах Советского Союза, за исключением 
районе^ Вечной мерзлоты, районов с сейсмичностью 
Выше Б баллов, а также территорий, подрабатываемых 
горными Выработками,5 условиях оползней, осыпей, 
карстовых явлений и тп Рельеф территории спокойный 
Грунты В осноВаниях: нетчинистые, непросадочные 
при наличии и при отстстбии грунтовой Воды со сле
дующими нормативными характеристиками-

фВ сухих несВязных грунтах = (80тс/м3 
У н*28°; Сн= 0,02кгс/смг) Е-150кгс/смг

б) для связных грунтоВ и на площадках с грунтоВы- 
ми Водами У>н=2 0 °-, ?о=2 .0 тс!м3- Сн=О.Ойкге/сл?;£=ЮОкгс/аВ

Удельная сила тренер принта 2 тфгпри отсутствии 
грунтоВых Вод. При наличии грунтоВых Вод при усло
вии произВодстВа работ Без ВодоотлиВа удельная 
Сила трения уменьшается на 25%.

Расчетная зимняя температура наружного 
Воздуха -20°с, -30°С и -40°с.

Скоростной напор Ветра для 1,й,Ш,!У географи
ческих районоВ.

Вес снегового покроба для ZS,§,jp районов.
Сочетание ВетроВой нагрузки В  Ветробого и 

снееобой нагрузки N снееоёого районоВ В проекте 
не рассматривалось.

Расчетный уробень грунтоВых Вод принят на глуби
не 1,5м от планировочной отметки земли Грунтовые 
боды неагрессивны по отношению к  бетону.

Й. Объемно- планировочные и 
конструктивные решения.

Здание насосной станции относится по 

капитальности ко Й классу сооружений,
Л степени долговечности и к категории ,Д "  
по пожарной опасности.

Степень огнестойкости здания -JL 
по санитарной характеристике производственные 

процессы относятся применительно к  группе 
В 8  (С Н иП Й -32-79).

Оборудование бытовых помещений принято б 
соответствии с главой СНиПЙ-92-76 и штатным 
расписанием.

Надземная часть здания насосной станции прямо
угольная в плане с размерами 6~,0х 10,5 м, 
Высота до низа плит покрытия принята 4.20м, 
для всех вариантов подземной части.

Подземная часть насосной станции имеет круглую 
форму в плане диаметром 7,5м для всех Вариантов 
конструктивных решений и отличается между собой 
толщинами стен и днищ<, В зависимости от глубины 
заложения подводящего коллектора, наличия или 
отсутствия грунтовых Вод и методов производства работ. 
Подземная часть Выполняется из монолитного 

Железобетона, марки 2 0 0  по прочности, вч по Водоне
проницаемости, по морозостойкости Мрз-50 для ра
йонов с расчетной зимней температурой t  = - 2 0 % 
Mp3-75 для t -  - 3 0 ° Си Ь=-40°С.

В строительный период при погружении с Водоотли
вом и без Водоотлива устойчивость против Всплытия 
обеспечивается собственным весом днища и стен

При строительстве подземной части станции откры
тым способом В мокрых грунтах надежность против 
всплытия в строительный период обеспечивается за 
счет Веса стен, днища, перегородки (см. таблицу т/И).

ш. ЯнтикоррозиЬная защита.
Лнтикоррозийная защита закладных деталей и 

стальных конструкций производится в соответст
вии с указаниями СНи ПЙ-  28-73  
Необетонируемые закладные детали железобетонных 
конструкций защищаются цинковым покрытием. Толщина 
цинковых мт/< паческих покрытий должна приниматься 120мкм.

----------------------------------------------------------------------------------- J

В грабельном отделении закладные детали i
защищаются комбинированным покрытием ро '

металлическому подслою, окраска талью ПФ-133 |

в два слоя но грунту ВЛ-02.

Поврежденные участки антикоррозийной за- ,

щиты после монтажа и выполнения сварочных 
работ должны быть восстановлены.

Все мет алло конструкци окрасить эмалью ПФИ5 
или ПФ 133 -за три раза по слою грунта гФ-ово.

N  Указания по прибязке проекта. J
На основании данных инженерно- геологических 

изысканий и климатических условий района 
строительства устанавливается возможность 
возведения насосной станции по данному \
типовому проекту. I

Физика- механицеские свойства грунтов 
сравниваются с принятыми в проекте и при 
необходимости Вносятся изменения в конструкции. 
Погружение опускного колодца - производится под 

влиянием собственного веса стен и пригруза Сем. 
таблицу j/d).

При привязке проекта толщина стен подземной час
ти подлежит перерасчету в зависимости от кон
кретных геологических условий, уровня грунтовых 
вод и методов производства работ.

В случае применения проекта на площадках 
с просадочными или набухающими грунтами 
необходимо разработать дополнительные меро
приятия в соответствии с требованиями главы
СИ и ПЙ-15-14 1

ТП 902-1-99/73 -ПЗ
Канализационная насосная станция производи- тельностью 35гг230мэ/час и напоромt/3/WЙИСТт/̂ дакт. Подписьта

Литер Лист ЛистовПазбер. Врооская р 1исполн. ЛитвиненкоТЁРОт&исп Шкляр ПояснительнаяЗаписка (начало)
„ Госстрой сССР

fh спей. Власенко \ сиюзоодаканапнииправа _ Харьковский ВодсканалпроетНач от ЯрсеноВ
&9Я-И2 V
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Таблица Ы%1 '
Ик
м Методы пор 1ST пригруз

ТН Ш Птия
~4о т Открытый способ 300 130

-55

В СУХИ Хгрумах Открытый способ 300 128

И

От/скнои с Водоотливом 8 0 0 S0.0 т
Опускной дез Водоотлива 900 37.0 157

-70

Опускноц с Водоотливом 8 0 0 (,0.0 1.50
Опускной дез Водоотлива 900 570 ш

Ш Опускной способ 600

При наличии агрессивных грунтовых bog 
необходимо предусмотреть мероприятия по 
защите конструкции от коррозии.

Проект разработан для летних условий 
произЬодстЬа работ.
Конкретные указания по ведению работ 
В зимних условиях разрабатываются при 
привязке проекта.

В соответствии с  т ехнолоеииеским  з а 

данием  у с т а н а в л и в а ю т с я  абсолютные  
о т м е т ки  п л а н и р о вки ) о т в о д я щ и х  т ру

б о п р о во д о в  и ел’убинЫ залощ енир  л о дв о - 
дящ еео коллект ора.

В содержании альбома, пояснительной 
записке/ таблицах и в спецификациях 
зачеркиваются данные, не относящиеся 
к  данным условиям.

Краткие рекомендации по 
производству работ.

Строительство подземной иасти насос
ной станции при открытом способе 
производства робот выполняется обычным 
методом: в мокрых грунтах при открытом 
водоотливе.

Строительство подземной части насосной 
станции при глубине заложения подводящего 
коллектора С,5 и 7.0 м предусматривается ме
тодом опускного колодца

В зависимости от гидрогеологических 
условий предусматриваются схемы опуска
ния колодца

I ) н а с у х о  с открытым водоотливом ила 

вадопониж ением ;
г) с выемкой грунта из под воды.

Разработка грунта с открытым водо
отливом рациональна при отсутствии 
или небольшом наплыве грунта с внеш
ней стороны колодца под его н ож ную  
часть (  в суглинистых грунтах)

Разработка грунта внутри колодца  
мощсет осуществляться ■

a) Краном, оборудованным Грейфером 
(В грунтах 7 группы) j

b) Вручную с выдачей грунта на по
верхност ь краном в бадьях (В грунтах 
Л°я группы)

Разработка и выемка несвязных грунтов 
может производиться с применением глу
бинного водопонижения или устройства 
различны х противофильтрационных завес.

При открытом водоотливе откачка веды 
производится из зумпфа, устроенного на 
дне котлована, самовсасывающими насосами

Осущение грунтов осущ ест вляет ся в  те

чение всего периода р а б о т  по опусканию  

Колодца, уст ройст ву д н и щ а  и внут ренних  

стен ( до  д ост и ж ен ия  бетоном проектной 
прочност и).

Работы по опусканию железобетонного

колодца с выемкой грунта из под воды 

целесообразно осуществлять в неустойчи
вых грунтах ( в  песчаных грунтах) 

Предусмотренная в зтом случае бетон
ная подушка сооружается способом под
водного бетонирования 

По окончании подводного бетонирования 

и приобретении бетоном подушки проектной 

прочности осуществляется откачка воды 

из колодца и бетонирование днища 

Для удаления фильтрата, поступающе
го через бетонную подушку, в дренащньш 

слой, необходимо в центре колодца зало

жить перфорированный патрубок.

Откачка боды из патрубка прекра

щается после достижения бетоном 

днища проектной прочности.

После сооружения подземной части на

сосной станции и засыпки пионерного 

котлована приступают к сооружению 

надземной части станции и монтажу тех

нологического оборудования. На период строи
тельства подземной части насосной станции с 
глубиной коллектора - 4 Ом в MOKpbix грунтах пре
дусмотреть мероприятия против всплытия ттт 
заполнения подземной части водой на высоту 30м.

W  902~Нй/19-П З
изШаст7/SQ0KVM. Подпись Дат

Канализ1 тель, -
ПроверилБродская

т т  Литвиненко
Шп

Ь.спеи,
Ш Г

Власенко^ 
ДИсеной̂

Пояснительная
чание) записка (охон-

Латер\ 7шс/п - \nucmOb

Водикднарпроект |,
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Ведомость основных комплектов_ _ _ _ _ _  /с чертежам архи^ш^^^ж^пельных решении
Марка Обозначение Наименование Кап

шт Примечал]

изделия деревянные \
П52-ППВ ГОСТ /4624-65 ДВерноЬ блок {
Л53-ППВ >! У, 2
аггносл ГОСТ 6625-74 » {
пггпсл // Г/ 4
т г ?сп /, ft £
Ш'ЗЧШ // о £
ВС1-94 ГОСТ 12506-67 ОканньГи Ьлок 8
Ф-1 Л Фрашга подтипу оконного опока /
Ф -2 // 2

лс-зз /472-5 ВЫп.1 4
изделия металлические

В.ШЧ25 4 504-62 дберь для вентиляционной камеры /
Мз-40 /. 472 - 2 щкас^^лр хранения 4

и здел и я  ж ел езобет он н ы е
БУШ 1139-1 ВЫП.1 Перемычки щ
БЧ15 Л и W\
B1Q „ Wits)

№
515 п It smсял

Обозначение Наименование Примечшщ

902-1-44/79 - нк Технологические решения ЛльЪом I
902-1- 44/19 -ов Отопление и Вентиляция ЛльЪом!
902-1- 44/19 - ВК т Я В Ш /М  сопроводи Л льдом!
902-1- 44/79 _др строительные ЛльдомЛ
902-1- 44119 -КОК Конструкции железобетонные. дпьсюмы 11ЩЪУ,__
902-1- 44/13 ~Э0 ЭлектрооЪоруорбание а абтаматиза ииЪ. яцьъомыV/. т ш
902-Г 44/19 -эр Технологический контроль ЛльдомыVI. VII
902-Г 44Ь 9 -ЭО-Н Оборудование и абтоттизация. Задание забочу-изготовителю ЛльЪом Ш

Ведомость чертежей основного комплекта 902-1- -д о

Фор
магЛист Наименование Примечания

22г ( Общие данные чертежей марки ЯР
22г 2 План на отм. о.ооо.
22г 3 Разрезы Л/ и В'В. Сечения а-а и 5-5 Летали.
22г 4 Фасады, схегш дополнения оконных проемов.
22г 5 план кровли, плаш полоё и перемычек, лкспликаиия полов. ведомости перемычек
22г 6 притачная вентиляционная камера. Фрагмент плана 1 Разрезы и чёт ал и.
22г 7 * № Ж  юпрооства.

сг
Е

ос

7?ЫЭ

В е д о м о с т ь  п р и м е н е н н ы х  и  с с ы л о ч н ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примечание

гост 14624-69 двери деревенные для зданрй 
промышленных предприятии. Комплект

ГОСТ 6629-74 ДБери деребянные Внутренние оля Жилых и1 общественных звании п
ГОСТ 12505-67 ~окна деребянные для зданий промышленных преппраятиъ. //

1.472-5 Вып.1
(юорудоьание гардеробных Ъытобых поме- 
тпп5?Ь7 t/

/472-2
шкафы тип'д мэ-по металлические закрытые, дбоцные-tuup чОсм. для хранения
Щ % ^ 4 № ^ ^ ПР°ть,̂ ных- >t

4.904-62 Мери и люки для Вентиляционных камер. 0
ГОСТ 111-65* Стекло оконное листаВое. //

2 430-3 ВЫп. 1,2,3'
Ттобыеархитектурно-тдоитепьньт
в » Я # ®  автЬщит- н

2,460-5 Вып. 2,
архитектурные детали тепленных 
покрытие одноэтажных промздании тля. 0

i  /39 '/ Bbin. 1
перемычки съорные'железоЪетЬннЫе 
для жилых и общественных зданий. л

3 4 0 0 -6 Ще$Ш$Зпоинш3К(мсооружении промышленных предприятии. л

ТигюЬои проект разработан В саотбетстВии 
с деастВтщими строительными нормами и 
прабилами и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие ВзрыВнчю,&зрыВопоцсарную и 
поорарную безопасность при эксплуатации здания

Гл. инщсенер проекта 'Еременко/

Ведомость отделки помещений
Наименована Потолок . Стены и тэрегородки• у щ щ ГоЖн
помещений штукатурка

затирка Окраска штукатуря/
затирка °Ши*аодлииовка высотам.

Венткамера Затирка ШВесткоВая
побелка

5Ж | ка известковая
побелка — —

монтажная площадка над машинным отделением л КлееВаяпокраска
штукатуркацементно-избестобьмраствором

КлееваяпокраскасветлыхтонаВ
1ГокраскджальюпФ-нз
т к

18
монтажная площадка над граЬельньт отделением //

покраска
даввр
ШЧВВЯп

покраскатарьюпФэвЦ/7Ц/ТФ-133
в я т >

—

ДушеВар * ft

оьтдэкагоря чим ъшттм за глаза фм-

m i »
V

Глазуро-банная
плитка 3,0

Гардероб дотшнф и уличнойonedftQbt »
штукатуркацементНо-азбесто&ымраствором

покраскитаЩЬпФив
Ш тЖ —

r$ m sодежды // Л - •
Глазурованная плитка 2,0

Санузел * ,/ * » - 2.0
Машинный

зал ft КпееЬаяпокраска
клееваяпокраскасветльсзстонов лак 410-170 18

Помещение
решеток it

Покраска эмалью ПФ-Н5 иЛЦ Пф-133по грунту лак rip-no

покраска талью РФ-ns или ПФ-133 по грунту лак пФ-по
—

Покраску эмалью пФ-ffS или ПФ-133 Выполнить 
В В слор.

Основные строительные показатели надземной части
Наименование Ёдин.

U3M

количество
ПримечаниеПри расчетной наружной эмпеоатчое.

-2 0 °  С -30°С -4а°с
Площадь застройки М? 73.19 73.19 77 88
Полезная площадь М2 46.37 4586 45.86
В /лом числе площааь бытоВых помещений М2 12.05 11.54 11.54

Строитеяьный оЪъем /И3 338Л 341.07 36526

Спецификация стекол
Наименование а марка 
остекляемого изделия Обозначение Толщ

мм
Размерь/, мм Кол

штДлина Ширина
Оконный блок ВС Г % ГОСТ 111-65* 4 iOGO 625 32
фрамуга по 
итипу озонного илока

Ф-1 А 4 ею 625 4
Ф- 2 9 _ 4 _ 610 то £

Общие указания-
I. исходные данные и область применения проекта см.поясни- 

тельную записку
s Гидроизоляцию стен на отм-оозо Выполнить из цементно- 

песчаного растБара состаВа Т.& толщиной зо ш
з. Стены Выполнить из обыкновенного глиняного кирпича плас

тического прессаВания (гост 5зо-71*)марки 75 на растБоре м 25.
4 Перегородки Выполнить из кирпича марки 75 на растворе мво 

с укладкой горизонтальной арматуры 26 4Вт через брядоЬ кладки 
по Всей длине перегородки

5.Лицевые поверхности кирпичной кладки фасадных стен 
Выполнить из отоорнвгв-кирпцча-е-Ч истыми поверхностями и- 
раВныт четкими фанами с соблюдением праёипьнои переВязки 
шБоь Снарущ кладку Вести под расшиВку шВоь Вподрезку, изнут
ри В Венткамере- с подрезкой шВоВ, а В остальных помеще
ниях- ВпустошоВку

в. В перегородках над отверстиями для ВоздухоВадоВ Выполнить 
рядобые перемычки.

7. Ври кладке стен и перегородок 8  откосах дёерных и оконных 
протай заломить антисептдроВанные дереВянные пробкиразме- 
ром250ц{80кб5(ь)на высоте зоб мм от низа проема и Выше через 
600т но не менее 2 -х с каждой стороны для крепления коробок.

8. Все дереВянные изделия окрасить масляной краской за 2 раза 
по огрунтоВанноц поверхности.

9. Откосы оконных и дберных проемоВ, карнизы и пояс под 
окнами штукатурить цементным раствором состаВа Г-з. 
Нимние откосы оконных проемоВ покрыть оцинкоВаннОц кро
вельной сталыа Откосы и обрамление оконных проемов 
окрасить иэВесткоВой краской.

ю.ЦиФры В круглых скобках, даны для t= -30X , 8 к8адратных 
скобках - для t^-40°c.

й Планированная отметка цемли принята -о.15о мм.
1В.Вокруг здания Выпушить асфальтовую отмастку шириной 700ш.

| ' I I — Н  777 902-т 179-Я Р
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Ведомость проемоб дВерей
Проемы Э л е м е н т ы  з а п о л н е н и я  п р о е м а .

§
°

1
с

Р а з м е р  В 
к л а д к е  
6 * h ,  ММ

A’on  
т а М а р ка 0 6 ‘о з н а ч е н и е Ноя

/ 1550* г р о о { Д 5 г -п п в гост 1Ч 62Ч -69 1

2 / 0 6 0 * 2 ^ 0 0 2 Д 5 3 -Л П В п 1

3 1010  * 2 0 7 0 1 д г г н о с я 2С7С7 6 6 2 9 - 7 ^ 1

У 71 0 * 2 0 7 0 4 д т - п с л н 1

5 7/0 х 2 0 7 0 2 д г г м с п и 1

6 7 /Ох 2 0 7 0 2 д г г 1-псвлп и 1

7 5 0 0 * / 2 5 0 1 ДЧ0.5*1.г5 0. 904-68 . 1

Толщина наруж ны х стен и утеплителя
Р асче т н ая
н а р у ж н а я

т емперат ура

Стены 8  мм Ут еплит ель 8  мм
Производ
ственной

части
а "

бы то Вой 
час ти

„ б "

К р о в л и Стенвенткамеры
П е н об е т он  д"= б о о к г /  м 3

-  г о ° с 380 380 80 60

~ з о ° с 380 510 120 60
~ Р о °с 510 б но 150 60

Ведомость гардеробного оборудования
Zpynna 
процзвод- ст&енных 
процессах
сДЗп
Я-92-76

о Ю Щ Щ ы Г :TîocoHara
шнасрь!

6 гардерооныос
С анит арно-т ехниче
ское оборудование, ш т

Списоч
ный
состой

Максимальная
см ена Мз-ЬО Дс -33

Душе-
нвые
сетки

Краны  
умы Ват 

ные
Унитазы

Тл 8 и 1 ц k 1 1 1

1 Условная отметка пала н а со сн о й  ст анци и О.ООО
соответствует абсол ю т ной  отметке L I
2 Общестроигпельные ч ер т еж и  плановой р а з р е зо в  

подземной част и приведены В альбоме Щ>1У,Л-
з. Размеры В скоб ках  даны для здания с расчетной  

зимней т ем перат урой -2  о °С.

ШнЛистМдоКУМ. ПодписьЛага
ПроЬртЛесина yt
UcnojrH.
РУК.2Р Юрьева
ГЛспеа Власенко
\Иач.отдРрсеноб
\ run Еременко

ТП 902 -1 -W ll9 -S £>

План на отм. 0.0оа
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Фасад Л - в Ф а с а д  з - i

4  sa g 4,500

----- 1 ®

10 ,1 2 5

L-0,/50
1Гр.З

Ф а с а д  1 - 3

4  500

Ш т укат урка  
d'» 2 .0  мм k

T _
i /

Цсментно-известно 
бая штукатурка

Д оска  6-=20мм

схемы заполнения оконных проемов 
ак< оке_

м е с т З  g g -g lf s сwood000 -02^ ^ (~ГП 1 ВС1-9Ц

.375

Q K 3
м е с т  1 Ф Ч

a u k  
м е с т  г  ф , 2

36

I /

1550
/ Ш \ з$ ^ \ S 583 n!2§...

____fl
tv

к  3
\  ^

Л 5 3 -П П В

Спецификация заполнения оконных проемов

Марка О бозн ачен ие Н а  и м е н о в а н и е Иол Примечай

П р о е м 0 Н 1

в с  i - s i t 8 ОСТ /2 5 0 6 - 67 О к о н н ы й  б л о к 2

П роем ОН 2

Bcj-gij гост /2506-67 О к о н н ы й  б л о к 2

К 1В000ЛШ 2 / .1/9 (1 - 2 1  б ы л  7 Воздухоприемноеусгр'вс t Ж.Р н /  илпЧ
Ж.Р N2  иит v

П роем о к з

< * - 1  1гост 12506-67 1 Ф р а м у г а  п о  т и р у  
! оконного б л о к а / па т ипу  

8С/-9Ч
П роем ОИЧ

Ф - 2 гост /2 5 0 6 -6 1 Ф р а м у г а  п о  т и п у  
о к о н н о г о  б л о к а А ■по т и пу  

ВС /-94

1- О бщ ие у к а з а н и я  п о  от д е л ке  ф а с а д о в  приведены  
н а  лист е j r p - i

2 . Сли6  из оци нкован но й  кр о ве л ь н о й  ст али завест и  
в паз к о р о б к и  н а  сури ково й  за м а зке  и  одеть н а  

костыль. Костыль прибит ь к  б о бы ш ке , ут опленной в 
растворе от коса

3. Воздухоприемное уст ройст во выполнить по  черт е ж ам  
м а р ки  „ OB'!

ц П о д о ко нн ики  зат ерет ь изЗестково -  цем ент ны м  раст вором  
состава /-2

7/7 9 0 2 4 - M f r 9  Я Р

Канализационная насадная ст анция произвол

Фасады. Схемы заполне
ния оконны х Проемов. 

Дет али

литер Лист Цистой

р
госстрах ссср

Саюзёойонаншниипрогт 
харьковский  

В о д о ка н а п п р о е кт
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П л ан  Нро&ли Деталь кроВлч. Экспликация пола6

г . й з о - з

0  0

План полов и  пъръмычекнаот колоо

0 т
ПРЗ

\ м 1

9 1

runпа
ПрО*К
ту

Конст рукцияполи

©

©

©

_______ ©

6 0 0 0

0  0

/7лал полой
0

/ у д  отм.-з.рсю■
-мггоа-. - е.гоо

План полов 
на отм. -5. поо;
- 7 .2 0 0 ;  ~ & 7 о о

©

1 Защитный слои из грабил 
(гоет82б8-7Ч *)(з ерниразмером 
5-/от),втопленного 6 горячую 
битумную мастикч; 
г. Р-х сдобный бодоизоляционный 
ковер изрубероида марки$нззо 
(sacTf0323-76)HQ горя ч?и битум
ной мастаке маркиквк~г{гостгщ-б у), 

з. Ценеитно -песчаная ст м о н зо  
с огрмтоВкой прберхнистирсcmfitpOr' 
Ш ума марки v 8 керосине в 
соотношении Г2 (по весу)-, 

ц. Утеплитель ( см. таблицу)
5. Параизоляция - обмазка 

горячим битумом за Врс/за; 
в. Сборные Железобетонные 

плиты покрытия.

/. Цементно-песчаное покры
тие из раствора Л7 ЙС70 с 
пропит кой ерлнютапи} 

г.Подстилающий спойизбе^о-
з Стены канала,
1. Покрытие из керамических 
плит(гостб1В1-б9)-, 

З.Прослойка и заполнение u/Soi 
из цементно-песчаного раст
вори марки (50 ; 

з.Железобетонная плита.

ЬяЖ

Материал спая

I  цементно - песчаное локры- 
тие марки зоо сЖелезне- 
нием поверхности и пропит
кой ерлюатами; 

г .Железобетонная плита .

"из цементно-песчаного раство
ра М150\

З.гидроизоляционныбслой из 2: 
слоев гидроизоланабигУПМоймаст

4 Цементная затирка;
5  Железобетонная плита.

'..Прослоит и заполнение швов

^ ф т ш гнаеа
1 видроизоляциоИныО слой и з , 
4 х слоев гидроизала набитунна. 
мастике',
.̂Цементная затирка-, 
Железобетонная плита.

1Покрытие из керамических 
плит (гост 6787- 69)} 

г. Прослойка и заполнение 
швоб из цеМентно -песчано
го раствора М  /50; 
i  бетонная подготовка, из  
бетона м ю о .  

^Железобетонная плит а.
и Цементно-песчаное покры
тие марки 2 0 0  с ж е л е з -  
нением поверхности и 
пропиткой флтатами)

2.бетонное основание из 
бетона Л700; 

з.Железобетонное днищ е .

т ип
слор

Т отщиш
слоя
мм

л-/о°
по

типу

n-Q3s

/7-/0 g

ТПчзЗ
ло

типу

Г-1а
ке;

7 ьчз& 
потоп

Г-1 о

7RTP
по

типу

П-Юе
па

типу

/О

Дополнительна 
указания

/5

20

30

/3

ю

17
аРог
57О

20
33т
600

Мастика для 
устройства 
кровли назна
чается в зави
симости am  
радона  с тр о 
ительства  В 
соответствии 
с т аблицей^  
СИ иП 1-26-76.

Плинтус и з  
керамической 

плитки

Плинтус из 
цемеитно- 
песчаного 
раствора

Плинтус из , 
керамической 

плит ки

_ 1 £

Ведомость перемычек
Тип
поптк
тч

ПР1

ПРЗ.

ПРЗ

ПРЦ

ПРЗ

П е р е м ы ч к и

Схема
с е ч  а н и  я
.. 34Q—

2 2 2
ш

Щ  3.zts

H i ?

SIO
380

Д2/5

120

о*г~
С

я 2.070

£

Коп.
мест

элемент ы п е р е м ы ч к и

М а р ка

6У 19
5 1 9

5  У /5

5 1 5

Б 1 5

В У 1Э

B i d

5 1 5

Обозначение

t f 3 S - i  S b / n . i

2
(3 )

Иол.

3

т
К ]

г т
£31

1. Усиленны е перемычки укладывать со  ст ороны  
помещ ения  ~ "

2 Количест во перемычек 6  кр угл ы х  с к и д к а х  дан о  для 
/тюлицины стен 510ммi в ква др ат н ы х с ко б ка х  дано для 
толщины стен 6 У0  мм.

з.Иод проемами по ш ирине менее 0 8 м залож ит ь рядовы е  
перемычки. Рядовые перемычки вы клады ват ь из от борного  
целого кирпича  с правильны м и ребрам и и у гл а м и  на  
растворе м арки 2 5 . Л рм а т ур у  заделать в прост енки на  
расст ояние 2 5 0  м м  от откосов проема.

U.Полы запроектированы в соответствий с СНи ПЦ-в.в-'И .
5. Перемычки над оконными проемами вывести затронь 

наружной стены на 30мм.

Цзм. Лист Ыдокум. Подпись flfcrw

Пробел. Хесина
Цеполн. голик
рук.го 
2/г. спен

Юрьева
Власенко

Иич.отд Лрсенав

ТП 90 2 .~ H 4 i9-/?P

Канализационная насосная от ан ц и я  пр а и зв о в а-  
тельностюЗБ  г  гзо  мз/час и напорам 11+48 м

Литер

П л ан  кровли. п л а н в Г ~  
полов и  перемычек.

ттз/р м в Ь * *

Лист Листа

го с с т р о и / СССР,

В одокана пп рое кт
/5 9 5 7 - 0 2  / о
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.A g o g
Ж.

П р о ко н о п а т и т ь

б е т о н  М 2 0 0

i Ф р агм ен т  пл ана I  

г

Д ет ал ь
крапления утеплителя.

герметическая дверь
5 0 0 *  1250 п о  серии 4.904-62 

250

1 -

ф 6 Д1  ш а г  Ч5о 
6  ш а х м а т н о м  

п о р я д к е

К и р п и ч н а я  с т е н к а  

П е н о б е т о н  & *^5 аокг}пз 

т о л щ и н о й  6 0 м м  

Ш т у к а т у р к а  це м ен т ны м  

р а ст в о р о м  п а  м е т а л л и 

ческой  сет ке  сроз мерами 

ячеек s o x 5 0 ~ 2 o м м

О т о гн ут ь  
пос/je установи 
т  т е пли т ел р  
и  сетки gjr-

ПОЗ-i
/7 0

бетон М15о

ЛГнЗГ4,5)

N Г Т

1

р | |

i i M

у !
а У

Г " [j
f i 

ч

12(̂ 80

т аблица разм еров проемоб для установки 
иалорисреров

температура
н а р уж н о г о
в о зд уха

т е п л о н о с и т е л ь  8  о да 
t -  150 -  70°с

т е п л о н о с и т е л ь  п о р
Р~ 2  <Г*С#4

Л 6 Ш М ии зИ л 6 taKTXldH иЗд

-  2 0 ° /ООО 8 6 5 м н з 1 5 0 865

-  3 0 0 1000 865 м н з 815 865 МН5 !

1 -с* 0 о /ООО 86$ м н з ю о о 865 М нЗ

Спецификация элементов к  маркировочным схемам.

Iо
§
'П

ы
пев

О бозн ачен ие Н а и м е н о в а н и е Коп Примеч

в е н т к а м е о а

Сборочные единицы цветам

Мн/ ЗМОО- 6 Закладное изделие м и  1-6 2

Ин2 9 0 2  -р к Щ 1 9  -К Ж 2 2 т о  ж е  М н 2 1

№fv,5}
т о  Ж е <■ М нЗ (м нкМ нб) 1

1 902 -  1 -М /1 9  ДР - 6 Стержни одиночные паз. /
пм
14л

гост  27/5-75
Металлическая тканая
Ж Л Г Г “

м *
12

М а т е р и а л ы

Ф у н д а м е н т б е т о н  м  2 0 0
мз

0 1

Наименования В скобках даны для Варианта тепла носи- 

теля-пар при температуре наружного Воздуха-2 о°и~зоа.

Цэм Паш Ыдончм

fJpaSep
Цспалн.
ОтВцсп
SjrcBSiL
Начотд

Подпись Дата

дороВик
НитВинещ
Шаляр

тп я о г ч - 4 ф 9  - я р

Канализационная но соска* станция производитель 
настью35-230 мз]час и напором И?ч8п

Приточная Вентиляционная 
Фрагмент пфно< Разрезы

и  детали

Дитер Д и ет ДистаВ

? f9 ? f~ 0 2  У /

л госстрах СССР 
Союзбаооканапниипраъкт 

харьковские 
внаппраект



П л а н  п ер екр ы т и я  к а н а л о в . 1-1

План каналов, г - г

Г

ЗфбдТ
ф 6Л1 си 200

£
5 3 О бозначение Н а и м е н о в а н и е Рол Примеч

Сборочные единицы и детали

22г cm 9 о г - 1 - ^ Л 9  Щ -г г с т р е м я н ка  с  щ /
* шп 1  0 5 9 -г  8 2 О гр а ж д е н и е  п т 1

и W 3 ЬОО-6 Закладное изделие МнЫз

Р
У

1/ Л7я7 m o  ж е т о  э к *  Миз-г 2 0

И № М и №
пм
3 4

а ms 9 0 2 -1 - Юр 22 |Г М н9 5

п 1 гост 8568-77 Риф леная сталь 5--4им
М2

35

п 2 гост ю з  - 7 б - 5 0 * 4
пм
9.7

а 3 20CT 51 81-7 5 Стержни одиночные
ПМ
330

КМ Г 3. 2 /00-6 Закладное изделие АМН
иг
Й

бет он м а р ки  2 0 0
М3

0.35

/  Стены каналоё Выполняются из обыкновенное о 
г линяноеа кирпича марки 15 на цементном растворе 
марки 2S

2. Ст ены и  д н и щ е  к а н а л о в  о ш т у к а т у р и т ь  це м е н т ны м  

р а с т в о р о м  с о с т а в а  1 '2 .т а л щ ц н о 0  20мм,

ТП 9 0 2 4 - -АР
Канализационная насосная станция производитель 
ностью as ггзо т /ч ас  и  напором и -.ч в м1/зп ЛистЫдокчм Подпись Ham

Литер лист Листов
Поабео баоаВик ~Щ ¥ Р 7
ОсполН Литбиншо1Щ Г
Ыиса__ 
2л спей 
Нач отд

Шкпяр 1ж Помещение ком плект ного  
устройства.

Каналы. Планы  и сечения.

„ сосстрос/ СССР СоюзШокаШтпроет 
„ Харьковский.

В о д о ка н а л п р о е кт
Власенко^
ЛрсеноВ \=aF.<

f
s
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Ведомость осноВных комплектов
Обозначение Наименование Примечание

902-1-44/19 -я к Технологические решения Альбом 1

902-1-44/7.9 -о в Отопление и Вентиляция Альбом 7
902-1-46 h g  - в к Внутренний Водопровод и 

канализация Альбом!

902-1-44/79 -ЛР 

90 2 -1 -4 ч/79 -КЖ

Архитектурно - строительные решения Альбом л
Конст/ 4'/:цш отж-зоЪетонные ~АЩБам

W.ty.v
902-1-44/79 - эо Электрообои упобоние и 

аблюматазаис?
Альбом
VI, Vfl, VJH

902-1- 44/79 _ЭЛ Технспугп'ъсхай контроль ЯпьТюм̂ уй

902-1-44/79 - ы
Электро обору д мание и автоматизация ЗсР a - 'G заводи иигогпс ьшпелю Альбом W

Ведомость тримененных и ссылочных материалов
Обозначен з Наименование Примечание

.. /гег 7 Вы.и.З
1мЬо-( цссть г

Сборные 5/сёлезобетонные предварительно напряженные К оцты для п жрыпщ производственных знании размером 3*6 и 15* 6 м
Ш п  3

1465-7 часть 2  ;

сбоаные железобетонные предварительно напряженные плиты 
для покрытии производственных 
! заант размерам з><& и 1,5хбм

4AQk-2k Bbm 4
; Стаканы для крепления 
1 нрьtatHbix ВентилятороВ, 
дефлекторов и зонтоь.

1.459-2 Вып 1,2
Стальные лестницы, переход
ные площадки и ограждения

3.400-6
Унифицированные закладные депщпи сборных железобетонных конструкции инженерных сооруже
нии 1ромьгщленных предприятий

2 АЗО-З Вып 3
ТипоВБГе архитектурно-строитель
ны - детали промышленных, 
здании с кирпичными стенами.

Типовой проект разработан 6  соответствии 
с дейст&ующцми строительными нормами и прави
лами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие ВзрыВную, Взрывопожарную и пожар
ную безопасность при эксплуатации здания.

Гп. инженер проекта Еременко/

Ведомость чертежей осноВного комплекта КЖ
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3
Подземная часть Детали 
гидроизоляции стен и днища

4
Монтажный план плит покрытия 
Опалубка и армирование плит покрытия

5
Перекрытие на отм -о.озо
План и сечения Опалубочный чертеж-

6
Перекрытие на отм -  о Озо. 
ДрмироВание плиты

7
Перекрытие на атм —0  030 
ДрмироВание балок Бом 1 и Бом I я

8
Перекрытие на отм —0.030 „ 
Балки БОм! БОМ i a7 BOM 2, Б0М2а 
выборка соооочных единиц и деталей

9
Перекрытие на отм -о .о зо  
Балки БОМ В, БОМ2а 
Армирование

Ю
Перекрытие наотм -0.030. 
бати Бм 1)Бм 5:5м8, Бм9. ДрмироВание

11
Г Перекрытие на отм -о .о зо .
Валки БМб,Бм7, Вмю,Бм 11. ДрмироВание.

12
Перекрытие 6  грабельном отделении 
План, сечения 1-1 и 2-2. Спецификация.

13
Перекрытие В яраЪепьнам отделении. 
План перекрЫтир канала. Сечения

14
Перекрытие В грабельном отделении. 
ДрмироВание плиты План и сечения.

15
Перекрытие В грабельном отделении. 
Валки Вм1,Бм2,Колонна км1. ДрмироВание

/6
Перекрытие Б грабельном отделении 
Канал. План и сечения Н + 6 - 6  ДрмироВание.

17
Перекрытие В грабельном отделении. 
Канал. Сечения 7-7+15-15. ДрмироВание

18
План попземнои часта Фундаменты под 
ооорудоьание. Раз Водка труб для электро - 
кабелей, сечения. г

19
Ярматурные изделия. 
Каркасы K p i+ к р в -  
сетка а

20
Арматурные изделия, 
каркасы, кр  7 +  к р 1ч 
Сетки со. ч- си.

21
Монорельсы. Схемы расположения 
ир^етали. Техническая спецификация

22
закладные „изделия м н й  + м н 5 ,МН9-ТМН19. '  
стремянка С1Я-

23
Закладные изделия 

MHZO+ м н 34.

Ведомость спорных железобетонных элементов
Марка Обозначение Наименование Коп Притча*

СнегоВой район J-IJI, Ь - - 2 0 ° С

П1 1.465-7 Вып г
плита. пвр if 
перекрытия 1.5*6 1 1

П2 Т о ж е  и кж-4 ■ п т 2

пз А //
ПВР И-7 / 

"  /.5x6 1 2

П4 А /, Рврп-бгг ,
"  f.5xfi 1 1

П5 // 0 "  1,5*6 4 1

_6_

2

—
С Б Ш

СБ7Д-1

ikg^'24/, &Ып 1 

То Ж е

Сшаканы СБ4Я-1 

_ То ж е  _ ОБ70-1

СнегоВой район IV, Щ - 3 0 ° - 4 о ° с

П1 1 465-7 Вью 3
Плита “ пвр и ~ 0 
перекрытия Т$*ь 1

—

П2 То ж е  и кж-4 T o m  S 1 - * 2

ИВ * А
ПВР II-7 п 
1,5x6 * 2

П4 't А
ПВрм4я „  
1,5*6 ^ 1

П5 " *
ПВРО-Ж „ 
1,5*6 * 1

С Б Ш 1404-24 , Вып 1---------- Стаканы с б ц а-1 6

С Б Ш То ж е То оце СБ7Д-1 2

■

- - — ___ 777 9 0 2 - 1 - 4 4 /7 9 - К Ж

(I3MЛист э/igoKm ПодписьДаш
Пообер Врооская

Литер Лист листов
р iИспоштЯит&иненкп HJET

Qml) исп itlhwp Общие данные 
( начало)

„ Госстрой ссср СоюзВодакандлниидроек т _ Харькове кии Воооканалпрое кпт
07 спец. 
Нйч.опн1

Власенко . 
Лрсеноб

/лрОт-п }



I u
no

bo
ii 

пр
ое

кт
 

90
2'

h
^

H
9 

Л
ль

Ъ
ом

 
И

Марка О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Коп Бримеч.

i г 3 i 5

М онолит ные у с е -

лезобет онны е
конст рукции

p m i П е р е к р ы т и е  Р Ш 1

н а  о т м . - 0 . 0 3 0

902-1-44/19 -№ -5 Плита 1

Бм1 и Б а л к а  Б м { i

Б м 2 902-1-4449 -КЖ-Ю Т о  у с е  Б м 2 4

БмЗ Л (t п Б м З i

Б м 4 tf а 6 м  Ц i

Б м 5 И Ч п Б м 5 i

Б м б „ К щ - Н *  6 м б /

6 М 7 „ ft '  Б м Т /
Б м 8 „ И Ж - / 0 и Б м 8 /

6 М 9 9 0 2 - 1 - 9 4 1 9  - К Ж -Ю /1 Б м 9 /

5 м  ю и -К Ж -1 1 ч Б м ю /

Б м Н « -K 0 IC -11 п Б м  а Я

В о м 1 аог-1-44М  - к ж - 1 О б Б я зо ч н ая  б а л к а  Б а м 1 i

6 Q m № Т о  эде Т о  у с е  БОслШ f

Б о м В 902-1-44/19 -КЖ -9 и БОм В i

Бомгп т о  о к е „  Б 0М 2Л i

Перекрытие Р К м В

РШ2 над приемным
р е ъ е р В у а р о м

9 0 2 -1 -^ /19  -КЖ-12 П л а т а /

Б м 1 902-1-44/19 -КОК-15 Б а л к а  Б м 1 4

Б м 2 Т о  ofce Т о  у с е  Б м 2 /

902-1-44(19 -КЖ-Ю К а н а л ы 1

М о н о л и т н ы е  ф у н -

~Фо1
q a  менты п о д

902-1 -4  № -К Ж -18 о б о р у д о в а н и е  Ф о 1 /
Ф 0 2 Т а  ж е Та Же Фо2 i

Сбодная спецификация конструкций.
l г 3 4 &

cm 9 0 2 - 1 - 4 4 1 9  - К Ж - 2 2 Стремянка С Ш L

Г О С Т  2 1 1 5 - 1 5
м е т а л л и ч е с к а я  т каная  
се т ка  с  к в а а р а т н ы м и

я ч е й к а м и  5 0 * 5 0 f i

П о з .1 Г О С Т  8 5 6 8 - 5 7 * Р и ф л е н а я  сталь 8 4 м  поз.1
HwZl
6,8

» 2 ГО С Т 1 0 3 - 1 6 - 5 0 * 4  поз. 2
П /И- 
(035

* 3 Г О С Т  5 7 8 1 - 1 5 0 6 # J  /703.3
пм.
33

9 0 2 - 1 - 4 4 / 1 9  - К Ж - 2 1 Монорельс Q7Вт

1 3

Приточная ёенти-

4 Б

902-1-44/19 -Яр-6 пяционная камера

m l з.4оо-б Пврелия закладные ШН> 2

rn z 9 0 2 -1 -44 /7 9 - m - 2 Z То ж е МН2 1

мнз То ж е [Теплоноситель бода) МНЗ 4
Мн4 // -Is !■ 1 I 1 -е- 1
Мн5 л [теплоноситель пар) Ш 5 i
Мне з4 о о -б S, МИ4-13

П /И. 
262

№ 7 Т о ж е « IHH3-2 ВО
Мн8 // ft Ш -21

пж
(36

Мн9 902-1-44119 -КУС-22 Л МНЯ 5
МнЮ // 7/ " мню В
МнН и И л МНИ {
MHiB Л # л МН12 1
МН13 „ ft Й MH13 3
МН14 л // Л Мн№ 2
МИ 15 п ft * МН15 2
МН(6 И ft // MHiS 6
м н п а п „ м н п 6
МП 18 и /1 МН18 1
МН19 п fi „ м н п /
МН20 // -КУС-23 и МН20 /
МН21 п Й „ Мн21 1
МН22 п „ ft МН22 /
МН 23 и if Й МН23 4
mzu „ ll й МН24 1
№ 25 11 ft п МИ 25 1
МН26 // If К МН26 1
МН21 // к Я МН21 3
МН28 к п MH28 1

М3 1.465-7 6.3 4.2, // М3 8
MK2Z 2.430-3 6. 3 Ликера МК2В /В

Поз.1 9 0 2 -1 4 4 /т р -6 Стерэции одиночные поз.{
17Ж 
/4

пт 1.459-2 Б. 2 Ограждение ллошдрок /7/77 i — тп дог-тпэ-кж
Канализационная насосная станция производи-  
тельностькз з5+230м3/час и напором я-гувм.ПзмАистэЬцакш. Подписьйота

Литер лист Листб
Проверил5райская 4 ^ р ' 2UcnanmНитВтенагщ .Отблкп. Шкляр

ОВщие данные 
(Окончание)

Со̂ эЙфойишиацпроеп' _ хфькоёскцц
Зодоьаналпроетп,

Ппхьец, Власенко̂ '__
Нсчспщ̂ Лссеиоб_ZZ1Ẑ <

Т ? 9 5 ~ ? _ ~ 0 7 ~  / ' /
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Деталь гидроизоляции стен и днищ а  
6 сухих и мокрых грунтах (открытый способ).

В с у х и х  г р у н т а х

Железобетонная стена из бетона М200 
ГПоркретштукатурка б приемном  
резервуаре цементным раст вором  
состава /-5 б два слоя общ ей толщиной 
& -2 5 мм 8 дет альны х помещ ениях  

зат ирка цементным раст вором  
состайо / ‘2_______________________

В м о к р ы х  г р у н т а х -

Окраска горя ней битумной
м аст ико и  за  2 раза  п о  агрунтовке

Дотоль гидроизоляции стен и днища 
В мокрых грунтах с Водоотливом

Окраска горячей битумной мастикой 
з а  2  р а з а  п о  огрунт обне______

Деталь заделки оклеенной

ГПаркрет ш т укат урка цемент ны м
раствором состава 1-2 В два слоя
о б щ ей  т о л щ и н о й  25  мм.
Ж елезобет онная ст е н а  из б ет она

М 200
ГПоркретштукатурка в прием ном
резервуаре цементным раствором
с о с т а в а  1-2 6 в 8а слоя общей толщи-
иоа 25мм. В ост альны х помещениях.
за ти р ка  цементным ра ст вора м
с о с т а в а  /*2

Я Р

т о р к р е т ш т у т т у р т  цем ент ны м  
р а с т в о р о м  сост ава  Л2 б c?fifa слоя  
о б щ е й  т о л щ и н о й  2 5 мм 

Ж елезобет онная стена из бетона M20Q 
Ш оркрет ш т Уна т урка К приемном резер
вуаре цемент ны м раст воро м сост а -  

Во 1 г  в два слоя общ ей толщиной25мм 
В о ст а л ь н ы х  помещ ениях  
з а т и р к а  цем ент ны м  раст вором

В с у х и х  г р у н т а х -

П одгот овка из бет она М 50 6 *100 *1  № Ю * н ы ( ,  сла д  R3 Ш е Щ 5 ч 5 о м м ,

гидроизоляции днища опускного 
колодца при наличии грун

товой воды.

т оркрет

НоЖ ОПУСКНОЮ
колодца

бит ум на я

Железобетонное днищ е и з  б е то н а
толь или рубероид - 1слоц,

М200 Подгот овка из бет она N 5 0  д - ю о м п
С т яж ка и з  цементна-песчаного ра ст вора
сост ава  /=з , S ^Z q m m *

В м окры х грунт ах‘
Щ ебень Втрамбованный В грунт тотц 50г7Олм

гидр о и зо л я ц и я  - U слоя г и д р о и з о л а  н а
бит умной м аст ике*

Подготовка из бетона М 5 0  б ^ /о о м м -
СтяЖка из цемент но-песчаного раствора

холодная асф альт овая мостина В U слоя
состава i - 3 t б - 2 а м м .

об щ е й  т о лщ ино й  5 ^1 5  мм.
Железобет онное дни щ е  из бетона- М 2 0 0

м а с т и к а

П од го т о в ка  и з  б е т о н а
З а щ и т н а я  вы равниваю ш аяст яхм
Оклеенная гидроизоляция

защ ит ная вы равниваю щ ая ст яжка
Железобетонное днище

Ц емент ная с т я ж к а  в ^15 мм.
Ж е л езобет онн ое  днище из бет она  M 2Q Q • Деталь гидроизоляции стен и днищ а  

В с у х  о х  грунтах ( опускной способ).

Деталь гидроизоляции стен и днища 
8 мокрых грунтах дез Водоотлива.

Окраска горячей битумной мастик од
з а  2 ра за  по о грунт овке
/Поркрегтищглукатурка цементным
раствором состава <-2 в  два  слоя

Окраска горячей битумной маст икой
за  2 раза по  о г р у н т о в к е ,________
торкретштчкарпурка цементным  
раст вором  в 2 сл о я  т алщ ино025м м

Ж елезобет онная стена избетонаМЯОО 
Юоркретситукатурка В приемном  
резервуаре цементным раствором
состава Р2 8 два слоя общей______
толщ иной 25мм__________________
В остальных помещ ениях затирк<х 

цемент ны м раст вором

общ ей т олщ иной 2 5 м м
Железобетонная стена избетонамгоо

1Уоркретштукатурка В приемном
резерв у  ар е ц  ементным раствором
сост ава 1-2 В два слоя общрй тощ  25т

В ост альны х помещ ениях
зат ирка  цементным раст воро м

% (Т\W ЛР

У .

А V ° >- р? " р **
■ V - ' /  р/ ° . 7 :

„ 1Лоркрет
Д р е н а ж н ы й  слой из щебня б  = ю ом п
Подготовка и з  бет она М 5о б -^ю о м м
Холодная ассрапьтабая мастика 6
т риспоя общ ей т о лщ ино й  ю н м
С т яжка из цемент но-песчаного раствора
сост ава i -.з , б -  го м м '
Железобетонное днищ е и з  бет она М 2оо

Б ет онная  п о д у ш ка  из бет она М 2оЬ,б-наибольш ая  
* / 8 0 0 (Н К = 5.5 м), 6  = 2000 (ПК=*Г Ом] 

дренаЖ ны й слой из щ ебня б  -  f5 o  мм
толь или рубероид - / слой__________
Подг ото в ко из бетона М 50 S- ЮО мм 
Стяжка из цементна-песчаного раствора состава / зб^гонм 
гидроизолйция-Чскоя гидроизодонадитумнаб мастике 
Стяжка из цемента-песчаного раствора состава b3,fc2>atin 
' Железобетонное днище из бетона М2, о о

—

ЦзмД/cmN до КУП. ПодписьДсгга
PpoScp ШюЕйк
Цсполн. Литвиненко

-АоЪёисп Щкплр2лспецВласенко <
1JQ !! \ СиДрсеНоб

Канализационная насосная станция производи- 
тсльностью35-гзом^чис и напором ИеЧ8м

ТП 9 0 2 - Н ф 9  -KJfE

подземная часть 
Детали гидроизоляции 
' стен и днища

Литер Ласт \ Листай

сосстроа - - Саюявадоти&ьшороыд 
Харьковский

В о ооканаппиоекгу
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М онт аж ны й план плит  покрыт ия.

Ш 22

1 4 .
Спецификация элементов к маркировочной схеме.

Г

Марка Обозначение Н аим енование о П р и к
с Оорць ieDtcenesoSemou- 

ные консгпоунции
П1 ■/,465-7 ёып.з Плита nspjL 

перекрытия /5*6 " / / /,5т
/72 т о  5/се и К Ж -Ч 'т о ж е  MT§w L-f(sj 2 1.95Т
пз « I» 2 1.9 т
пЦ П II / 1.95 т
ns II fl { /95т

СБчал 1. Ц9Ч-2Ч  , ёып / С/лол№/б/ СбЧл-1 6 0 .1ST

СБ7Й-! т о  Ж е т о ж е  с в п я ч 2 0.29Т

МК22 2 .4 5 0 - 5  вып.З Ликера П К  22 12

Спецификация дополни телных сборных 
единиц и деталей.

1
и
£го /7<Й Обозначение Наименование 1а/ Прим.

Плита —ПТ Л П 6-<Ш
/465-7 £.5 Строчные единицы и детали

2 2г Кп1 9 0 2 - 1 -КЖ-19 Каркас прострачтбкт /

i . i( 6 s - 7  в.з v. а Цзде/юе закладное Мз 8

Матерцалы(дололнител ЬНЫ£)
бетон мзоо 0.25 М3

Выборка стали н а  один элемент кг
(дополнительная).

М а рка
элемента

г  лрм ат урны е  изделия
всегоЛрматчрная, сталь 

г гост 5181-15
Класс ЛЛ1

фмм
12ЛЗ

ПВРЛ'ЧБ
66.3 66.31.5. *6

/. П л и т а  от личает ся a m n n u m M E lz k .4 iS) серии
/5 *6  ц 1 /5 * 6  >1̂

/4 65-7 расположением отверстия. армирование плиты  
Выполняется^ по  серии i-Жб5-7.

Плита отличается от плиты -/fe)

с е /? ш  1.4 6 5 - 7  наличием двух  дополнительных отверстий, 

армирование плиты Выполняется по серии £465-7 с/ 
данному листу.

2 . Цифры В скобках даны для А/ снегового радона,
3. швы мезкду продольными ребрами и торцами плит заделать 

бетоном марки2 0 0 на мелком заполнителе заложив - предва
рит ельна мк 2 2 .

ТП 9 0 гЧ -М /У 9  -и ж

канализационная насосная станция производи- 
тельностьюззлзонЩчас и  напором т ч з миж Дисг Ы докум. Надпись Дата

Литер Лист Листоб
Проёер, боровик Р * 4истин.
OmBjucn. Ш кпяр Монтажный план плитпонры^ 

тия
Отпчдка иар м и р о & ан и е  

плит  покрытия.

СаШ$$Зкаищи0лраент 
„ ХарьиобскиО 
водоканалпроект

2л. сп?ц Власенко ^
Иач.атд ррсеноб
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Отверстия после 
монтажа тетро- 
каделеи заделать 
Бетонам.

п  ^ К й И
План на отм-О.ово

2340
9 9 0

Ми8

Марка Обозначение Наименование Кол. Приме ч.

РКМ1
д 0 2 - 1 - ^ р 9 - К Ж - Л ; 6 Плита н а о т м -о о з о 4

Bui Т а э к е  -KOfC-IO Балка монолиты. Бм£ {
Бм2 " -кок-10 Т а  оке б м 2 /
ВмЗ * - к ж - ш // б м з i

—• Бмё » - к о к - 10 п 5М  4 i
Б м 5 " -KOK-10 д Б м 5 4
Вмб * -К № Ц // Бмб У
БМ7 « -KW 41 » Бм 7 /
БМ8 * - Щ - \ 0 » Б  мВ 1
Вм9 " -КОК-10 н Бм 9 1
ВмЮ /, - к о к - 11 >, ВмЮ /
6м U » -KOft-n Бм i f 2

Балка аЪВязочная
Б0м1 9 0 2 -1 -4 4 1 9  -К О К -7 Т о  ofce Бом 1 4
60м№ То оке » Б 0м 1а 4
60м2 9 0 2 -1 -4 4 /7 9 - К Ж - 9 5 0  м 2 1
60М2Л Т о  оке 5 0  м 2 а 1
ш в 3.400-в Цздепие закладное Ми 4-2/ Л.М.

10,2
мню 9 0 2 -1 -4 4 /7 9  -ко к -22 Т о  оке М н Ю _ 2

I  За расчетную схему ребристою монолитного перекрытия 
на -jr-о.ОЗ принята система перекрестных балок. 
Нагрузки от покрытияt кирпичных стен приняты дифирен- 
цироВано б зависимости от района строительства и 
расчетной зимней температуры Временная норматив
ная нагрузка на плиту о зоне действия монорельса 
принята ьОтс/мЗ- В местах расположения Вентиляцион
ных камер и электротехнических установок- ОДтс/мЗ- 
На остальных участках перекрытия -  О,£ tc/ mS. Расчет ребрис
того монолитного перекрытия Выполнен наЭВМ,, М инск-2 2 "  е , 
использованием программы расчет ортогональных рамных систцКарри-5''.

6 -6

§
Таблица размеров

Размеры
оЪёязочных

Ъалак

Расчетная температура
-20°С - 3 0 ЬС -4 о °с

Г 4оо 500в 270 270 370

г. НаЪетонка по стене подземной части 
Выполняется из бетона М-200 одновре
менно с бетонированием плиты и 
Внутренних Ъалок перекрытия.

UwVHtcm

Гл.спеи
Иач.отд

ъддакж.

Бродская
Ыътенко
ШКПЯР

Власенко

Подпись шт

Лрсеноб

тп 902-нф9-кж
Канализационная насосная станция производи
тельностью 35ч-гзОм?/час и напором #~РВм.

гООЗО
.. !Я.
aepraeojc

Питер Ласт \шстВ

, осстраи сссР'
С̂!ах^каШ к№ оаеП 
Bogom&mShem
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Ведомость с ю ^ е й н а о д и н  элемент

P K M S
Лрмиробание плиты

0.030

1
<р6ЯШ Ш SQO

i
реях ш.еаи

1 r g _

Bbidopm стали на один элемент, ке.

Март
элемента

Лрматарные изделия

Всего
Дрматурнчр сталь ГОСТ 5781-15
Класс л  I класс я  ш

<рмм итого Ф мм итого6Я1 6ЯШ em u
Плрта Ьб.б 4б.б т .2 5/5* 21 9 .7 266 .3

ег

1 I
со.о Обозначение •Наименование Коп Иримен.

Плита
2Вг Сборочные единицы и детали
п т 902-1-44/79 -кж -Б Сшеруош одиночные псе. М

kz м3

Р а с ч е т н а я  с х е м а  п л и т ы

йпшшш
ЯШ ЯШ

I Защитный слои Ъеггюна для рабочей
арматуры принят Ю т .

2. Данный лист рассматривать 
совместно с листом КЩ.-5-

т п д о г ч - Щ т э - т

ш /ш т я т ш ш т m -

ЛитерАЛцст ШстК

Перекрытие но ош юзо. 
Лрмиробание плиты

„ Госстрой ссср

ч ш *
Воааканаппбоект
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3-3  4-4 6-6
40

0-
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00
,

/г

I
I

н

(р8Д1 шаг 1000 

.1
i ь 4

' в /

Йбо|/б ^ < 0  у

.400 cpQnl шагюоо

г-2
7

рвя! шаеюоо

, <\ = А
IS ,

»t з а

IWw!

----- 1 7
, (iOO

Выборка стали на один элемент, кг.

Марка
элемента

Армат урные изделия

Всего
Арматурная сталь ГОСТ 576P75;5.tt59-7t

Класс л ! Класс Яш
Ф м и

итого
_____________ Ф1НЛТ итогобях Юяш 22ЯШ &5ЯШ-

БОМ1, БОММ
«"ЯЙЯГ"* 3,3 3,3 154,2 2013 102,0 6515 460.8
ё5м,ЪоШяГ 

fiput=-m пзаа t,s iS 156.7 102.9 234.6 484.2 494.8
ёаЩвомхя 7

3,3 3,3 151,2 2019 102,0 461.1 ЦбЦА
60МХ,60МЛя
аЖДгсЙ&й __ 4,2 4,2 159,70 102.9 234.6 497.2 501.4

В е д о м о с т ь  стерокнеЬ на о д и н  элемент.

I r i поз. Эскиз фмм.
Длина

ММ. КОЛ.

§

§е
I

' 7 3S0 8Я1 380 22

ч,5%

§ 8 |
&

8 ш 8Я1 т 22

1  Защитный слой Ъетона для рабочей арматуры 
принт 30 мм.

2. Размеры В скобках даны длр Балок при страитепь- 
стВе В районах с расчетной зимней температурой

наружного Воздуха - 4 0 °  с.

ъ.Класс арматуры Г-Ш принят ГОСТs.msg-7я,

5 - 5

8

s—» о

2_

4 оо

i.2.3.4

8
Т П  9 0 2 -1 -4 4 / 7 9 -К Э Ц

Канализационная насосная станция производи-
mi ЛЦСТ л/докум. подписьЛата теяьностью зх+гзиЩчас с1 напором нтдЗм.

Литер лист ЛистоЁ
fJpoBepw броаская Р 7Ucnonmiмтёиненко W < \
OmB исп Шкпяр r z z ~

в Ж н Т К а
Б0М1. и БО УИ  Я.

Союзкод̂ кандрниипроект 
*_ Харьков скид 
Воцоканалпраекгп

Гл.спеи. Власенко-
Нач.ощ, ЯрсеноВ
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1 I<п
Лоз Обозначение Наименование Кол Лримеч.

/ 2 3 4 Б 6 7
6 0 м  1

Я-ЗООт, t=-20°C.-30°C
Сборочные еаинииы

и детали
Я2г / 902 -1  - 9 4 /1Э-КЖ-20 Каркас плоский Кр7 3
0 ST То ж е Сетка арматурная с З 8
# 6 /) то ж е  CZ 9

7 902 -1 -99/13 -к о к -  7 Стержни одиночные поз!
Материалы

бетон марки 2 00 у с м3

Д -ЗООт , t — 90°C
СЬорочные еаинииы

а решали

22г L 902-1-99/79 -К Ж -2 0 Каркас плоский Кр8 3
» 5 т о ж е Сетка арматурная СЗ 8
п в J} то ж е  CZ 9
0 8_ 9 0 2 -1 -9 9 /79 -к ж - 7 Стержни ооаночныелозв

Материалы

Бетон марки 2 00 9.06 м3

Д -6 0 0 .8 0 0 . ОПОмм. t= -20°C .-30°C
сварочные еаинииы

и аетали
22г 3 902-1-99П 9 -К Ж -2 0 Каркас плоский KpQ 3

~

// Б То ж е Сетка арматурная СЗ 8
" 6 // То ж е  С2 9

7 902-1-99/79-КЗК-7 Стержни одиночные поз.7 ~~

М ат ериалы

Бетон марки воо щ мв
. Я  z§ 0 0 ,8 00 ,900  m ,  t — ho °c

сБорочные еаинииы
и аетали

22г fcr QDB-1-H 9 / 79- Кж -20 Каркас плоский к р Ю 3 —
// 5 Т о -ж е Сетка арматурная СЗ 6
// 6 902-1-99/79 - К Ж - ро то ж е  С2 9

—
ь 8 902-1-99/19-КЖ -7 Стерзкии одиночные поз.8 '—

М ат ериалы

Бетон марки воо 9.1В м3

X /8

/ 2 3 4 --------- Б 6 7

Б 0 м 1 я

Д -30 0 , t — 20°Cr 30°C
Сборочные еаинииы

и детали
гвг { 902 ~1-Щ173нкж-2п Каркас плоский Кр7 3
7/ 5 то оке Сетка арматурная СЗ 8
* 6 # то ж е  С2 4
* 1 902 -1 -4 9 /79 -к ж -7 Стержни одиночные поз 1

Материалы

Бетон мирки воо 3. Id «»з

$-ЗООмм,
Сборочные единицы

и детали
22г 2 902-1-44/73- к ж -2 0 Каркас плоский Кр 8 3
// 5 То ж е Сетка арматурная СЗ 8
И 6 // то ж е  CZ 4
н 8 902-1-44/7Э -КЖ -7 Стержни одиночные поз 8

Материалы

Бетон М 2 0 0 9тм3

Д=600,80С ,900мм, t —20°C,-30°C
Сборочные еаинииы

и детали

S3» 3 902-1-44/73-КЖ -20 Каркас плоский Kp Q 3
и & То ofce Сетка арматурная СЗ 8
// 6 То ж е  С2 4
п 7 9 02 -/-9 9 /7 3 -К Ж -7 Стержни ооиночные поз 7

Материалы

Бетон марки 200 Ц29 м3

9-600,800, 900мм, £=-40°б
Сборочные еаинииы

и аетали

28г it Q02-l-99/73-KOlt2o Каркас плоский КрЮ 3

Б ТО Сетка арматурная СЗ 8

// 6 / / _____ То ж е  0 2 4

8 9 а 2 - / ^ ^ Ш ? - Стержни ооиночные поз8
Материалы

Бетон марки воо 918 м3

1 2 3 д Б 6 7
БОМ 2

t  -  —2 0  ° С ,-3 0 °С
Сборочные еоиницы и чти

~9 902-1-44/79-КЖ-го Каркас плоский КрН 3
” ю То з/ее Гоэде KpiQ 3
// Ий7 902-1-49/77- К Oft-9 Стержни оаиночныет У

Материалы

Бетон марки 200 от м3
_

t = - 4 o ° c
Сборочные единицы идети

2Вг 9 Q 0 2 -{-$ h 9 - КЖ-20 Каркас плоский Кр Н 3
ч Ю_ Точке Кр 12 3

_>/ №7 Q0Q-1-49/79-КЖ- 9 I § I 1 ГО У
Материалы

Бетон марки воо 101
Б0М 2Л

_ t - -£ 0 °С ,-3 0 °С
_ Сборочные единицы идет/щ
22г 23 90&-1-4Ф $-КЖ -20 Каркас плоский Кр В 3// аУ то ofce То w e  к р 14 3// 77 Сетка^аоматурная сЛ 6

{72г 902-1-44/79- k w - q Стержни оюиночныет 2
Материалы

Бетон марки 200 Q65 м3
•6 = ~1/0°с

Сборочные единицы идетд/ш
22г 26 m -l-44 /79-K M -sn . Каркас плоский КрВ 3
ч 2М То ж е Та ж е  Кр14 3

И 7/ Сотка арматурная си 4
№ 2 902-1~*/£//7$~кж-д Стержни оаиночныеш г

Материалы

-------------- ------- ------— __ Бетон марка 200 1,07 м3

Т П  9 0 2 - 1 - 4 М р д - К Ж

Канаризацианная насосная станция производи- 
тельностью ЗБ+взомз/час и напором н-Ь8м.ит Лист Ж д о кт Подпись Шла

ПроВёрГ Браоская Лшпер Лист Листов

Р 8исполнит Литвиненко
Отб исп Шкпяр „ перекрытие на атм-адзо 

Б о л т ё ш ^  боммБ0М2,бомг<*-. 
в ы б о р ка  с ^ й ч н ы х  единиц

с^юШд^шаднащзоек^

В о д о ^а и ш т о о е кт

ITi спец Власенко^
Май ото Яр сеноБ -

fSatTf - 0 2
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60м В ■ п 2 - 2

5-5 6-6
п 17

Ф&отид

Г '

1,00(50.)

£4

17

Ведомость стержней на один элемент

^J=
i s

поз

зоо г

Э с к и з

fooo

300f
050

650

т о

2Ш__600 г

35СГ
1350

~ т г

~~ШЩ0

ф
мм

Длоно 
мм.

16яш

85ЙШ
16ЯЩ

ВБйШ

8Я1

8ЯТ
в о т

20ЯШ
ВОЛШ

ВОЛШ
25(Ш

Кол

т о
1150
т о
950
1000
щ ит
зво_

х ш  40

850 J 6
т о
1500
900

Z000

Выборка стали на один элемент, кг.

М а р т
элемент а

Л р м а т а р н ы е  изделия

Всего
Л р м с т у р н а р  ст а л ь-ГО С Т  5 7 8 1 -7 5 1 5 И 59-72

К л а с с  л I К л а сс  Я ш
Ф ат Urnoeo & МГА итого8Й1 (6 яш 20 т 25л ш

В О м  В ТШ КГ
150

05.5) 
150 33.6 121.6 160,3

(П 5 .7 )
176.2

6 0 м  В л 722 т  
22 3

(288)
223 119J 30.8 № 9

(172.76  
178.2

1. Защитный слои Вешана для раЬачей арматуры 
принят зо мм-

s. Размеры В скооках даны для Валок при строительстве 
5 районах с расчетной зимней температурой t= -7o°c.

5 Класс арматуры V-Ш принят ГОСТ?./459-72.

изыщет

ЩоВерпА
Исполни!
Отбисп.
Гл спец.
Наимто.

j/tQQKm. Подпись Дата

броаская
Яитбиненко
ШЮ1ЯР
Власенко
Ярсеноё

&

ТП 902-НЧ79-КЖ
"Канализационная насосная станция праирьоди 
тельностью 35+830м9/час и напором Н+ОВп\

Литер\ Лист

перекрытиетомгооза
б а л к и  BOMB, 60МВЛ

Я р м  и р о & к н и е

__ 'М
листбЕ

Госстрой с с с р  
Союзьодоканатиипроск г 
„  ясарькобскОц
Водоханалпроект

1595/-0Z 2 f
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3. Класс арматуры П-Ш принят 
ГОСТ 5.1Ч5Я'72.

ка

1
1 § Обозначение Наименование Коп Примеч.

6 м i
Сборочные еоинииы

и детали
т / 902444/79 -КЖ 49 Каркас плоский КР1 В
и В То же То oice КР2 В
* Зт7 д о г ч -Щ р э -к ж -ю Стержни ааиночные 3+7

Материалы

Бетон марки 2 0 0 046м3

Бм 2 , 5м8, бм9
(Варочные еоинииы иаетсши

22г { 902' 1-44 /73-КЖЧЯ Корте плоский !<р{ 2
о 3~5 догч-44 п з -к ж -ю Стержни оаиночныь 3-т5

Материалы
Бетон марки 2 0 0 0,20

dm 3, БмУ, dm5
1\Соорочкыг единицы и qejgm

?Лг В 9024-4 ■; h  9 -КЭ1С-19 Каркас плоский КрИ В

- - 3~5 902-1-ll Lill9-KO!(-!0 Стержни одиночные 5~5
Материалы '  ~ - _ _ —

Бетон марки 2 0 0 щ м3
выборка стопина один элемент, / < ? .

Мерка
элемента

Лрматурные изделия

Всего
Лрматэрная сталь го с т  578РШ 5.№59-72

Класс Я 1 Класс дш
ФмIM Итого Ф ММ

Итого8я1 тш ш ш 18Л Ш
Бм1 90 9.0 6.6 33.5 /4.0 54.7 63,7

6м%6м8,Бм9 4.з 43 3.2 22.7 25.9 30.2
БмЗ,БмЬ]5Ф 4. Б 4б 3.4 St7 25,1 29.7

Т П  9 0 2 - IM /7 9 - K 0 K
канализационная насосная станция производи- 
гпельностью ЗБ-ззОмз/час ц напором Л+ЦЪм.Птлист у/? до кум ПодписьИст

Литер] Лист Листов
Пробери, Брааская

Р 1 Ю(Jemтаг 1 1 ш р
Отбмсп Шкляр 7 Л Г перекрытие на атм.-о.озо 

ВцЛКи БМ+БМБбмв, Б РА 9. 
Лрмироьание

„ Госстрой ссср Союзбадотналншпроек т_ харькоБскцЦ
Водаканаппраект

Гл спей. Власенко
Нач отд Дрсеноб £r£zz

fJTQ^f-П'Р ? 7

I
i
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Бмб, Бм 1
Н 2-2

Г

-о.озп гфыш

• Ь р

200

П ш кто

= t
30

Б м Ю 3 - 3

ИЧ/4 ' J 1

J 7

J 5 ____

ю
2<р16Пш

--------- i -

,200

6 р

В е д о м о с т ь  с т е р ж н е й  н а  о д и н  э л е м е н т .

40

42

43

Эскиз

180
воа

§1 680

150Г "1 №

2970
§Г рЛб70 1300

(801 ш - \ т

1В0\

ф Олино

8Я1

16ЯШ

16яш

16ЯШ

Юяш
вят

2 8 я ш

№ Ш

8Я1

Ш

Коп

180
1000

8 2 0

8 5 0

2120

4в0

2970
2970

M b

2 0 6 0

f 1 Обозначение Наименование. Кол Примел.

БМ6 , Бм7
Сборочные единицы

и детали

22r 8 902-4-44/79-КОК-49 Каркас плоский крЗ 2

н 3 5.Ю, И 902-4-44/79 г-КЖ-44 Стерусни одиночные 3, 5 ДО,и

Материалы
.Бетон марки 2 0 0 о /б /и3

Бм Ю
Сборочные единицы

Л  детали

2гг Щ > 902-4-Ш79~К01Н\ Стертни аоиночные ШМ

Материалы
Бетон марки 2 0 0 щ м3

БмН
Сборочные еоинииы и детали

2ZP 9 902-4-44/79-КЖ-19 Сетка плоская а 2

У/ М Г 902-4-44Пз-кж-Н Стержни оаиночные Ш 1

Материалы
Бетон марки 2 0 0 м м3

ВЫБорка стали на один элемент ,кг.

М а р к а

э л е м е н т а

Д р м а т у р н ы е  и з д е л и я

В с е г о
Я р м а  т у р н и р  с т и л ь  г о с т  5 7 8 1 - 7 5 5

К л а с с  Д 1 К л а с с  л ш
Ф  ММ

итого ___________Ф й т
итого6 П Т 8 Л Г ю т 16ЛШ 18Рй явят ш щ

6 м б ,Б м 7 3 5 - а д 2 9 18.Q 2 1 8 2 5 .3

Б м Ю 0 . 8 0 8 5 . 2 5 2 6 0

Б М 4 4 49.6 4 9 .6 7 .6 4 h O 8 6 .1 107 .7 1 2 7 3

I. Защитный слой детона для рабочей 
арматуры принят 20 т.

2 .Обозначение В скобках даны для 
Палок при строительстве 6 
районах с расчетной зимней 
температурой наружного Воздуха 
Ь -—йО°С.

s^T ~ xo M .< p 8 flf^a o  5' К ласс  а р м а т у р ы  Я -Ш  п р и н ят  
Г О С Т  5 .№ 59-73 .

47

Т П  9 0 2 - 1 Щ 1 5 - т -

Канализационная насосная станция производи- 
тельностью зь~взомУчас и напорот /У-г48м.

Перекрытие наотм.-аозо Балки БМ6; БМ7рмЮ. Бм /Л 
Лрмироьание_

Литер] Лист Листов

11

Водоканалпроект
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so

14
1
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осп 1

О бозначение Наименование Кол Примеч

РКМЗ.
Сборочные единицы и детали

902 - 1-1(4/79 - Ш -'Л П л и т а 1

9 0 2 -1 -^М  - КОЦ-15 В алка  6М 1 1

б а л к а  5 М 2 1

" -KOfC-i 6 т о л о к н а  К м3  
к а н а л

г
i

ы Серия зМ о о -в Закладное изделие МнЬ-13 f t  2 п н

22г мри 902-1-^/19 KW- Я ГПо Же Мн И {
Мн!2 т о  ж е " Мн 12 i
т И .. Мн В 3

Mnih .. » Мн 1Q 2
Ш5 Ми 15 ' 2

1 гост 8568 -77 Рифленая сталь 5-Рмм 3,3 М2

В гост  f03-16 - 5 0 * 4 0,65 пм

2 - 2 -  3.200

/ У к л а д к у  ст ал ьн ы х  т руб  Мн i f  и  М н  12 производит ь  

под  на б л ю де ни е м  э л е к т р о м о н т а ж н и к о в  

2. У с т а н о в к у  з а к л а д н ы х  ч а с т е й  для У ст а но вки  

о б о р у д о в а н и я  в ы п о л н и т ь  по  м е х а н и ч е с к и м  

ч е р т е ж а м

Штукатурка цемент- 
ньт  растворам 
Лоддет онка из  
бет она  Л7 W0 
Ж е л е зо б е т о н н ы й  

____________ ка н а л

Т П  9 0 2 - 1 -  - K ] f C

Канализацсюншя насосная са
nrnfwac и напором 1НШпт ли ст К докинет. Подпись Д чта произ€ одительностью 3 StS3
Литер Лист ластов

П ро Щ л БсрабиК :W r Р 12исполнит. ЛитВиненкд f i h e
итвцсп Ш Ш Р Перекрытие бграйельном 

„  отделении.
План. Сечения 1-1 и г - 2 .  

Спецификация

ZQCCmpoa СССР 
Сот^Шоканалниипроект 
„ Харьковский
водоканал п ро е кт

Злспец. Власенко *
Ничотд. ЙрсеноВ

/5 5 5 7 - 0 2  2 5





и
т

^п
ст

т
сь

щ
п

т
 

Тш
ю

Бо
и 

пр
ое

кт
 

Q
O

Z
-l

-M
h

s 
Л

ль
Ъ

ом
 

I

РКМ2
Дрмиро&ание плиты

___ 7
Ф& Я Щец.200

Т^Шш~200

И
-3230

ГШ в% ш .200  / г Дрмироьаниеоажи
условно не показано

В е д о м о с т ь  с т е р ж н е й  н а  о д и н  э л е м е н т .

3 - 3 5 -5

Ф8ЯЖШ.200 q

12

Э ст ъ

650
goI Iдо

ао| \зо

90Г
500

9(Г 1190

ЛОГ 190

Г/ао"

7 Ш Г
2250-800 

/80|------------- V80

Ф Длина

8ЯШ
т _

8 м
Зт-

8 т
8№

{SHE

шш
8 Ш

Коп.

830

630
1080

1880
1580

&6Ю

Ю00

1800
Ср.

1883

7Ш  
1050

ее

37
/з

20

10

ф8ЛШ ш.200

що \  Армирование условно 
не поковано

Выборка стали на один элемент, ке.

Марка
элемента

Арматурные изделия

Всего
Арматурная сталь гост 5781- 61

Класс й± класс.яж
Ф мм итого Ф мм итого6Я1 8Я1 12 ЯШ

Плита 33,3 зз.з 120.6 117 138.5 165.8

канала условно 
не показано .

1.200
I  Защитный слои детона для рабочей арматуры 

плит ы  принят Ю т .
в. Расчетная нагрузка на плиту принята f^ f,5 rc /^
3. Для открытого способа производства радот 

штраЪы не Выполняются.
4 . Данный неотеэр смотреть совместно 

G лис.гим

ТП 902-Ш19-КЖ-

Литер

л г ё 1 й в д д а м

^ з ю в щ г

Лист ШисюВ
14

„  яйрько&скиа
Водотналвроект

2 6
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Р а с ч е т н а я  с х е м а  

Б м 1

Р а с ч е т н а я  с х е м а  б м Я

Ц/ъSi6rcfM

K M i

Ведомость стержней на один элемент.
тег

В Ь /Б о р к а  ст а л и  н а  о д и н  э л е м е н т н а .

1. Защитный слои demana gw  раЪочеи 

арматуры принят 3 0 т
2. К /юсе арматуры Я-Ш принят ГОСТ 5И59-72.

М  
по з

20

22

23

Эскиз

5Q0 |зта
—3122-J.35Q

— SfflL__Мао
J £50

- Ш -
|[Мэ_

jgSLj'aso
250

Яяииа
MlМ '

20Щ

ют
22йШ

1ВДШ
22ЯШ
1бт
№ 1

1вяЩ
8Я1

Кол

850
350
{80
13Ю
юоо
7500
15Q0

12 20

то
280

76

28

Марка
элемента

Дрматэрные изделия

Всего
арм ат урная сталь гост 578 (-75 ;5№ q-tz

Класс и х Класс ящ  -
Фмм Фмм

Итого8RI ЮЛ X итого ■Юлш №Щ т ш 22ЯШ\
Бт1 0,7 0,7 6,6 Щ6 212 H i 42,/
6м 2 55,7 56,7 59.9 m s 180,7 231h
ш 6,6 6,6 243 2h,3 30,9

Ц Щ Ш ст

Проверил
Отшит. 
flmg до')
Г/f.cnm
Лач org

з/зокум. Подпись ш г т

Брооская
Ш т Ё и н т о

Ш к л я р
Власенко < 70^>
Приемов

Щ г

ТП 908-НЧ}1Э-КЖ
Канализационная насосная станция производи- 
тельнастью 35+230мЩчос отпором п+ьвм

Литер

Лерекрытио 6 сраёёпьном отделении Балки 6м.1,бм&. 
Коланнсикм^.
Я£№ up оЬание

/£ 9 ? /-а г

Лист УшстоВ
{5

О990^а нал проект



т
о

р
и

 if 
п

и
н

н
ч-З

П
б

' 
u

m
o

d
u

 
подои n

;

□ f

Армирование канала
1280_____ fQP 980

(6>-Q

BbidopKQ стали на один элемент, кг

1
1

§ I Обозначение Наименование т Бримеч.

Канал
Сборочные единицы

идетоли
ггс £$'

т g o s -M W -K w - i? Стерши саш-ючныеМ!

Материалы

бетон марки soo 28 Ы2 \
Плит а

H i 902-H W 9  -  КОК-т 1Стержни одиночные паз НИ
Материалы

Бетон марки so о т Af3

Арматурные изделця

Марка Арматурная сталь гост s 7 8 ( -7 S M i'i
Всегоэлемента класс Я1 ___ класс л w

ФММ Umoso Г ё Ш Г Г Umaso. 6Я1 &П1

Канал 5 8 3 н.ч.с, № . 7 6 8 3 M S 2(5,1 387-8

1. Выпуски арматуры поз h5fB6 приВарить к 
арматуре канала В нахлестку фланеобыми 
шВами б=8мм с обеих сторон.

2 . Защитный слои бетона для рабочей 
арматуры принят SO мм

3. Класс арматуры И-Ш принят ГОСТ S.ms9 -7i

ТП 9 0 2 -1 ^ /1 9 -к  W
канализационная насосная станция т гпедьностю зь^взом з/час а напопснапорЪм н*4§м.

/&9Sf -0 2 . Z&_
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План подземной части

/300

$

I

Таблица размеров
м

п/п
М арка
н а со са

Произво
дитель
ность
МЩцас

М арка „ 
олект родьи- 

яат елр Й к М И П 9 С Т г m

1 Фгт/з8 115 Я02-72-2 ю о 808 881 ЗЮО 2300 267 515 300 150 МН16

В Фгцв/т т ЛОВ-71-В (00 808 881 3(00 2300 267 515 3 00 150 МН(б

3 ФГ(15[38Ъ Q1 Л 0 В -62 -В 120 т 881 3100 2300 26 7 515 3 00 150 Мн/6
4 Ф г  81/si 81 Л02-62-4 107 491 739 3056 г м 2Ю 630 300 150 Мн 16
5 фГ81/з!а 75- Я02-62-/ 107 Ш 739 3056 23kk 210 630 зоо 150 МН/6
6 Ф г  81/315 6 5 Я 0 В - 6 П /07 т 739 3056 Ш 210 630 300 150 МН16

7 Ф Г б {/ 18 81 Я 0 а -5 2 -4 н о 521 559 3085 2315 2 2 5 £00 320 1/0 МНП

8 Ф  Г  81/18а 13 m 2 - 5 2 - / н о 5 2 1 5 59 3085 23/52 2 5 600 320 140 МН( 7
9 Ф г  81/185 64.5 Я 0 2 - 5 П н о 521 559 3085 2315 223 600 320 № МН11

Марка Обозначение Наименование КОА Притч.

№i6(mi) 9 0 2 4 КОК-22 Закладное цздщеМн1б(маф 6
МН18 То of се И то зце МИ 18 £
МНЮ V // л MHI9 У

А

МН20 Л КЖ-23 л мнго {
МН21 п // 1} МН21 £
МИ 2 2 О // О M H 2Z 1

М Н 23 п V // МН23 4
Мн2/ // // а мнг/ £
МИ 2 5 // п л МН25 1
М Н26 // // и МП 2 6 £
ЫНВ1 а // '/ М Н 2 7 3

W Z 8 // /1 /> Мн 28 i

Укладки труЪ для прокладки элёктрокабелец 
производить под надзором электромонтажников.

Опора пор зааёижку 
из детона мюо

тп догчмМ-кж
Канализационная нососиаястанция производи
тельностью 35~23Q^3jmc и напором и ± 4 8 м

Литер

госс л 
Сатт

Лист Листок

18
Щрщ

„ Хорьками
Водоканал проект
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30

K P l t m
р asm ̂

</>25ЯШ /300 
8 1

_- - 5
jam

KPH K P tZ
12

± 2

JL

13
/4 Ф 8ni

17

i b

25

0/6/VjL

8
15

15

ifO 200X1^2200 Ф
2550

zs <p25m 13
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Арматурные сетки и каркасы изгагоЕшь
на контакта-сВарочных машинах J __
соответствии с требованиями гост 14098-68 
„ Соединения сборные арматуры железо
бетонных изделии и конструкций 
Контактная и Ванная сборка. 
ОсноВные типы и конструктивные 
элементы, Сн 393-69 „ Указания 
по сВарке соединений арматуры и 
закладных деталей щгепезаЪетон- 
ных конструкций"

ш  тег
Проёер.

Гл.спец
Иау.о ту.

а/чдокум. Подпись йот

Ьродская
испопнищтёиненко 

Шкляр
Власенка
~Ярсеноё

/UJnu/f4^U4UUrinwi rjMWUVKU/f vifi4M^:*yr
дительностью 35+230мЩас и напором н+48м.

ТП 902'МУ7Э'КЖ

Литер

Ярматурные изделия. 
Каркасы кр -7+кр-щ . 

С е тки  С2+С4.

мет лйстоб

. 2 0
„  Госстрой ссср 
Союзводитналнцщшеш 

_  харьковскийВодаканалпроект
?P9f f - 0 z  3 1
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Техническая спецификация стали

nln

марка
стали

Вид профиля 
гост, размер Код металла Длина

ММ.
Корт.
ш/п.

масса
г

Монорельсы
а ВСтЗ Сп 5 IS h M п с т т & - % {5000 - 0 5 8

г тонне и Ш  90*10 , ГОСТ 8 5 (0 -7 8 300 0,025

В * Ш О х Ю ГОСТ 8509-72 200 12 0,090

Г // §=6мм ГОСТ 103-76 - - оою
£ я 8-/0 мм. п - - 0,035

е // 8 - 25мм 9 - - 0,010

У // 5 -  4 мм. Р - - 0.025
Ъ о л т .щ г .  “  с гапоши 8потаи ГОСТ {5589-70 (50 Zk

Волш М 20 350 г

Вот  м(8 150 3

1. Поверхности стальных конструкций 
монорельсоВ (кроме трущихся) окрасить 
эмалью пф-115 или Пф-133 за 3 раза 
па слою грунта из лака ФЛ-ОЗк.

2. СВарку производить электродами 
ГОСТ 9(167-75, толщина сЬаркц шВоВ-бт.

1
1
I I

Цэмлисп эТдокт щшт
Прабер. Ьаро&ик 1
шпоти
Отё цеп.

|
t

1
а

\* $ Ч  1— -
Ъхпсц. \ВлрсенкЫ
Начогд. 1 ЛрсеноВ 1 о

ТП 902-1-99/73-KOfC-
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ф20Я1
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J80
ММ 8

МН16. МИ 17 *.

“ dl

,250 500 , 250

МИН

доо

21.22 _
фЮКТ

МИ 12
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■ ч а й "

300
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MH1Q

мню
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, ----- (SBQ— ,
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Спец ификация стали на один элемент

СТ- Тр. ф50мм

Ч — :

/
1500

Г----------  ----------7 N 19
Ст тр. ф50ш

1 СВарные шВы Выполняются электродами Э4В (ГОСТ9467-75). 
Толщина сВарных щВоВ-8т.

г.Стремрнку окрасить эмалью пФ-ns или Пф-133 за 
Зраза по одному  слою грунта из лака Фл-03к

Марка
элемента

У&/°
ПОЗ Профиль Длина

мм.

Кал. шт. Вес, кг .
ПримечанияТ. H. Я вщи Всех Мирки

с ш

1 L 80X5 т { i 9.6 19.2

27,3

Гнтши профиль
2 LSOxS- 200 i 1 1,2 2 k л

3 LS0x5 2S0 i d 1.5 з.о Л

k -  /00x6 100 2 0 5 to ГОСТ 103-76
5 Ф18Я1 570 2 и 2.2 ГОСТ5781-75

M U S

6 с /4 1366 £ i 168 33.6
51 M

гост т о г а
7 с /4 616 1 l 76 15.2 //
8 фЮЯй 250 18 0.15 2 .6 ГОСТ5781-75

м н з

9 с /4 981 { 1 12.1 2k 2

53.4

r0CT8Sk0-72
10 с \ 4 1116 i I 13.7 27k. м
6 Ф Ю Щ 250 12 0.15 1,80 ГОСТ5781-75

м н ь

9 с « 981 d i 12.1 ZkZ

k tk

ГОСТ 8240-72
а С /4 866 i i 10.7 Z ik Л
8 Ф ю пй 250 12 015 1.80 Г0СТ5781-75

М Н 5
9 С14 981 i i 12.1 2 4 2

5 0  k
rOCT82kO-7Z

12 U 4 931 d i 12.2 2k 4 //
8 ФЮЯЙ 250 12 0.15 1.80 ГОСТ5781-75

М И9 13 Тр сп (j>50m 3410 i dk.Q 149 1k.9 ГОСТ 3262HS

мню
14 -2 0 0 x 1 0 300 2 4 7 9.4

l i l t

ГОСТ 103-76
15 Ф12ЯВ 310 4 Q3 i 2 ГОСТ 5781-75
16 Ф12Л11 ISO 4 0.13 0.52 Л
17 Стгр.ф£0т. 200 i аз аз Г0СТЭ262-75

м н и 16 Ст.тр.ф50т £800 £ 12,3 123 123 //
. МН12 19 ОЛТр.фбОпн 1б0о i 7.0 7.0 7.0 „

МН13 ВО
&ОЛП1Ф 20Я1
сё ж я а ои 1280 d 3.5 3 .5 3 .5

МН14 U00*63x7 •250 I 2 .2 2 .2 2 .2 ГОСТ 8510-72
МН1Б L-63X6 650 1 3 7 3.7 3.7 ГОСТ 8509-72
МНЮ 21 1300 d 2.4 2 k 2.k ГОСТ 5781-75
МИЛ BZ То оке ш l 2.4 2.k 2.4 Л

NIH18 23 Ст. тр. ф50т 3250 i 14а 14.0 14.0 ГОСТ3262 -75
МИ 13 24 Ст.тр. Ф50т 3560 d 156 156 156 Jf

И ЩЩ fKwl

ТП 902-1-W 19-КЖ
Канализационной насосная станций производи
тельностью 35-гезомз/час и напором а-изм.

”  “ “  Human I TJnnm Яип-mt

W5/-OZ 3 f
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1
2
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Позиция 2 2

ф 18 т.

2-2 Позиция 23

ПатруЪок
Отверстия 

ф(8мм.

3 - 3

Болты <р1б

Спецификация стали на один элемент
Марка

элемента
тЫ Профиль Дли-на

мм

Кол-шт Вес кг

поз. Т н. Дета/шВсех Марки Примечанор

МН 20 1 (Ь.труЪо Ф50т 3250 1 14.2 14 2 14.2 ГОСТ 3262-75
МН2( 2 То оке 2500 11.0 1W 110 //

МИ22 В у/ 2750 12.0 12.0 12.0 //
MHS3 4 о 2870 (2,5 12,5 12.5 //

МН24 5 у/ 2250 9.8 9,8 9.8 ft

МН25 6 а 2350 m 10.4 10.4 п
МН26 1 КТ 2450 10,6 10,6 10.6 ft

8 С12 1160 1 18.3 (83
22,1

ПОСТ 8240-72
МН27 9 — 152x8 1200 2 1,9 3,8 ГОСТ 105-76

МИ28
Ю Тр'/оа а=еоо 

8*10 мм 290 1 44.3 44.3 ГОСТ 10704-76
11 ЛистоВая сгапьО? {0 мм

”м£
о.зз 1 25.9 25.9 70,5 ГОСТ 19903-74

12 Ф10Л1 250 2 0.(5 0 3 ГОСТ 5781-75
МП 29 13 Болт Ф16 с л 

шшоаишкои 360 / 0,7 on 0,1 ГОСТ 5181-15
14 £/00x63x7 6 00 1 5,2 5,2 ГОСТ 8510-12

МНЗО 15 L50x5 4оо 1 1.5 1,5 7.1 ГОСТ 8509-72
16 L50k5 100 1 0.4 0.4 ft

MH3f /7 Болтф16я1 450 1 0,8 0,8 0,8 ГОСТ 5781-75
МН32 18 Ф12ЛЙ 1300 / 12 12 12 '/

19 Ш У Ж з о 1 4о,о 40.0 ГОСТ 19904-74
20 Фланец 5-ю 

с*Я=6з0.еШг630
1Лйр~
т 1 24.5 2 4.5 ТО усе

21 полукольцо8-iO dH:3t5
тир.
100 2 12,Z5 S4.S //

мнз4
22 Фланец 8-16 

й8н-МоМн-&зо
ШиР  
200 / 68,0 68.0 352.0 л

23 Фланец s-fo 
dH:630.dSH;430

Щир.
т 1 245 24.5

масса
В И

24 Фланец 6=6 
аН:870. cIBh-JSO

Шир i 261 26.1 заго
товке

//
25 Перфорирован'Ньн̂ дАт)г/ЛоК 500 / 70.1 70.1 ГОСТ10704-76
26 ПатруЪок

<f>62fix/0 500 / 51.3 51.3 //

21 болт с пашой 10 20 0,15 3.0 ГОСТ15589-70*

Сварные швы выполняются электродами 342 (гост9467-75). 
Толщина сварных шбоб-S m .

777 9 0 2 -Ш т з  - щ
канализационная насосная станция ..._
дител&ностъю 35+230мЩас и напором И- 9  8м.

Лшл&>

Закладные изделия сат̂щё̂ шоашишет 
т т  х МНЗА. Г е о ш а ш ь и » .

‘/«7-Г/-/72 (

р
Лося? ШстК

23

Типовой проект 902-1-44/79

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293734/4293734939.htm

