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Управление рассмотрело Ваше письмо о возможности применения 

стальных резервуаров для хранения противопожарного .запаса воды и разъяс

няет.

1. В настоящее время “Технические правила по экономному расходо

ванию основных строительных материалов''* ТП 101-8 Iй исключены из спис
ка действующих нормативных документов. В связи с этим соответствующее 

требование- п.14.18 СНнП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети н 

сооружения" утратило сипу.

Возможность применения сташ  для упомянутых резервуаров опреде

ляется заказчиком и цроекшой организацией при условии обеспечения на

дежности 31 надлежащих эксплуатационных качеств сооружений.

2. СНкП 2.04,02-84* регламентирует только минимальное количество 

пожарных резервуаров. При количестве пожарных резервуаров более .двух 

объем каждого из них определяется проектной организацией, при этом сум

марный объем резервуаров должен быть равен расчетному объему воды на 

пожаротушение.

По нашему мнению целесообразно расчетный объем воды на пожаро

тушение распределить более менее равномерно между всеми резервуарами,
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