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6. Технико-Экономические показатели

Типовой проект разработан в  соответствии с действую
щими нормами и проёиломи и предусматривает мероприятия, 

обеспечивающие Взрывную, взрывопожарную и пожарную  
безопасность при эксплуатации сооружения

Главный инженер проекта ^ 8 .  бесов

I  О б щ а я  ч а с т ь
Типовой проект „ Тронссрормоторные подстанции напряжением  

6-40/0,4-0,69кв с двумя тронссрормотороми мощностью 630, /ОООкВА для 
электроснабжения насосных станций но закрытой оросительной 
сети "розработай по договору с ЦнТП не/45-449 от J5.0Z.89 Взамен 
типового проекта У - Ч07-3 -370 .85того ж е  названия.

Переработка проекта Выполнена в связи с заменой устаревшего 
электротехнического оборудования и железобетонных изделий.

Основное назначение подстанций-электроснабжение мелиора
тивных насосных станций работающих на закрытую оросительную сеть.

Подстанции предназначены для роботы 8  климатчческик районок со 
следующими характеристиками:

*  высота установки нод уровнем моря-до 4000м',
- температура окружающего Воздуха- не вы ше*4о*ёпри среднесу^ 

точной росчетнои температуре не выше +35°С} не ниж е минус 40°? ( эпи
зодически минус 45°$ При этом за расчетную температуру принима
ется минус 6 0 * 6

- максимальная нормативная толщина стенки гололёда С:80мм, что 
соответствует 4V району по гололеду при повторяемости 4роз в 40лет;

-  моксимольный скоростной напор ветра у * 0,5кП о(SOкге/м *!, 
т.е. по В  ветровому району при повторяемости 4 роз в 40лет;

-  сейсмичность района строительства-не Выше 6  баллов по школе 
гост б гчэ-5г:

"д л я  районов с 2 пошстепень загрязненности атмосферы,
-  для установки В грунтах с прочностными и деформационными 

характеристиками по СНиП г.ог.О/-83, характеристико грунт ов’.
Ц н-0 ,49  род или 88°, СИ- 8  НПО)

£ - 4 4 . 7  м Л а ,  j ® " / , 8 г / м 3  '
для других грунтов рекомендации следует смотреть 8 серии 3.407.9-153,0)
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-грунтовые воды отсутствуют.

г. Электротехническая часть
Но подстанции предусматривается установка двух силовых 

трехфазных трансформаторов мощностью бЗОилчЮоОкВА, напря
жением 6-lO/0,ifO,69!fB.

Подстанция состоит из следующих осноВных узлов-
-  открытого распределительного устройство напряжением 6-Ю кВ)
-  силоВых трвнссрармamopoSi
-  шинного о Вода 0,4-0,63 кВ В здание нососнои станции, где распола

гается распределительное устроистВо 0,4-0,63 кВ, которое не Вхо
дит В состав данного проекта.

Распределительное устроистВо 6-/Ок8 разработано В  двух 
Ворцонтох с использованием*- шкасроВ нору ж ной уст аноВки типа КРн- Юу1 бакинского зоВодо
Высоковольтного оборудования'.

~ шка<ро8 секцианироЕония В-108 МоскоВского зоВодоЭлектрощит",
Схема электрических соединений подстанции- тупиковой, с  

Заходом одной цепи 68 6-10кВ.
блокираВка на подстанции Выполняется с помощью механических 

блок-замков системы Гинадмана.
Заземляющее устроистВо подстанции предусматривается общим для 

устроистВ напряжением до 1кВ и Выше 1 кВ. Величи но сопротивления 
заземляющего устройство рассчитано для удельного сопротивления 
грунта f 3- 100 Ом. м и составляет 40м. При J> отличном от 100 Ом.м 
заземляющее устройство необходимо пересчитать. Заземляющее устрой
ство Выполняется Вертикальными и горизонтальными зоземлчтелями 
из круглой стали диаметром 18мм, заземляющие проВодники тиз поло
совой стали размером 4x30мм. Заземляющие проводники К метолло -  
конструкциям привариваются, о к стойкам пристреливаются дюбе
лями при помощи строительно-монтажного пистолета,

Все работы по подземной части заземляющего устройство 
Выполняются со строительными роботами нулевого цикло.

Освещение подстанции предусматривается с помощью дву к 
светильников, усто но Вливаемых но кронштейнах но здании нососнои 
станции Пигроние светильников осуществляется от распределитель
ного устройство 0,4-0,63x8 насосной станции.

От распредустройство 0,4-0,69пв насосной станции предусматрива
ется также питание шинок управления, освещения, сигнализаций и обог
рева Высоковольтных шкасроВ tfPH- 10У1 подстанций.

Все электрооборудование подстанции устанавливается но железобе
тонных стоиках с  оголовками, предназначенными для крепления металли
ческих конструкций. Высота установки оборудования Выбрано с соблюде
нием требуемых ПУЭ электрических еоборитов до ошиновки и срорсрора.

3 проекте представлен один из Возможных ВориантоВ Ввода 0,4-0,69 
кВ  в  здание нососнои ст анции. Длина и  конфигурация ш инного в в о д а  м о
гут  м енят ься 8  зависим ост и от места расположения подстанции относитель
но здания насосной ст анции и уточняются при конкретном проектировании. 
П р и необходимост и следует  предусмотреть уст ановку промежуточных 
железобетонных ст оек с  опорным и изоляторами.

3. А р хи т ек т ур н о -ст р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я

Применение проекта не предусматривается в районах вечной мерзлоты\ 
с макропористыми грунтами В типа просодочности,о также но площадках, 
подверженных оползням и карстам.

Все железобетонные конструкции фундаментов и опор под оборудова
ние разработаны с использованием унифицированных стоек типа сои, 
устанавливаемых 8 сверленые котлованы но щебеночной подушке с после
дующим заполнением и уплотнением позух крупнозернистым пескам или 
песчоно- гравийной смесью состава /7 .

Гидроизоляция элементов подстанции, заглубляемых 8 грунт, произ
водится В соответствии с требованиями конкретного проекта.

изготовление унифицированных железобетонных конструкций предус
матривается но заводах Ж бкс соблюдением технических требований к  
изготовлению, приемке, монтаж у.

Порка бетона и арматурной стали стоек в части обеспечения необхо
димой морозостойкости должны отвечать требованиям, изложенным 
в серии 3.407.9- /53

Материал стальных конструкций - сталь прокатная углеродистая 
Глосса сЗВ/гз обыкновенного качество с гарантией свариваемости, при 
температуре наружного воздухо 1 7> минус 40*с-ВСгЗлсб по ТУ 14-1-3083-ВО

Привязан
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 1 Сборко /металлоконструкции производится электродом/ 

типо 398 А ГОСТ 3467-75х
Ограждение подстанции Высотой 1890м принято из металлических 

панелей по проекту11 Ограданезаглубленнояи,разработанного Одесским 
срилиалам института иОргэнергастрой ?

Территория подстанции В пределах ограды покрывается щебнем, 
утрамбованным В грунт, толщиной /00мм.

Н. О сновны е полож ения по организации  
ст ро ит ельст ва.

8 проекте предусматривается транспортировка грузов от место 
выгрузки до строительной площадки автотранспортом па существующим 
оВтодарогом с твердым покрытием. Подвоз трансформаторов мощностью 
Юоо кВА рекомендуется производить но трейлерах.

Продолжительность выполнения строительно-монтажных робот но 
подстанции определяется в соответствии с СНиП 1 04.03'85 и не превы
шает двух месяцев.

Основными видами земляных робот являются- бурение цилиндричес
ких котлованов доометром 500мм под стойки, рытье траншей для конту
ра заземления и проклодки кабелей.

бурение котлованов предусматривается с помощью буровой машины. 
Установка и монтаж строительных конструкций и оборудования рекомен
дуется производить автомобильным краном ГС-956/9 грузоподъем
ностью 5,3 т.

При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать 
следующую очередность, вначале выполняются общестроительные работы, 
в том числе: планировка территории подстанции, бурение котлованов, 
рытье троншей для заземления и кобелей, установка всех железобетон
ных конструкций, монтож зоземляющеео устройство.

Па завершении общестроительных робот приступают к устано
вочное монтажным, в том числе: монтаж высоковольтного оборудова
ния напряжением 6-Юкв, силовых трансформаторов, ошиновок, ограды 
и проведение пуска- наладочных робот.

5. У к а за н и я  по применению  типового проекта

Ори привязке типового проекта к конкретным условиям строи
тельство необходимо выполнить следующие работы:

-  Выбрать и обосновать схему электрических соединений и 
мощность силовых тронссрорматороВ;

-  Выполнить расчет токоб Короткого зам ы кани я;- по данны м  удельного сопротивления грунта скорректировать 
росчет заземляющ его уст ройст ва;

-  выполнить чертеж генплана с подстанцией;
-  поставить координаты привязки и абсолютные отметки планировки] 
-& перечне чертежей исключить ненужные номера чертежей и

Включить (при необходимости) дополнительные чертежи..

6. Те хн и к а -эк о н о м и ч еск и е  пока зат ели

Подстанции тупикового типо, с заходом одной цепи Вл 6' 10 к8.
Род тока - переменный, трехсразный, промышленной частоты. 
Напряжение: Высшее ~ 6-/о кВ) 

низшее -  0,9- 0,63 кВ.
Номинальный ток отключающего аппарата: 

шкаф к р н - ЮУ1 - 9оо. бзоЛ: 
шкаф К -108 - Зга,; 900А

Номинальный так отключения отключающего аппарата', 
шко<р крн-юу/ -  80 кА: 
шкоф К-108 ”  8кА.

Мощность силовых трансформаторов• 630,1000кВА.

Правя.зон
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Зориалгшм с 
Зб/смсвмт/м 
обо//уЗоЗа//аел/

А/ощмеп силового 7ра#срормггера/&
630 то

Общая ба/мвб Общая За 6x36

ш«арб,т-/т 666 am //.36 о.т
Шкарл/ С -/М 6.33 am //// aaos

рзсхож 0WS//6/X мрт£р#л/гов

PctmmSaxae
£3,
изм.

Т/ощосгб силового rpaucpopwropu, //36
630 /ООО

m -w X -W №-/03/ х -т

Стал6 т /,/3 /.3/ /./г /33

/Релезибето# м $ г  37 г. 66 3.37 гз о

TPM03W ззгрш/  м  строительство /ШЛСТЯЩЩ ¥66.-7

Зириал/л схема
6б/соховолбтхб/м
оборуЗо8алием

в/ощлостб силового /пралсрорма/пора, л8б
630 /ООО

За поЗсгащт //«/к8Я
1

1*

6а /  ЛВ6

Щкснры№-№ ш 0,36 без 336

Шлирз/ Х-/03 436 0,36 468 0,84

Применение шксхроб НРНЧОШ следует соглосоВыВать с  
зоЗодом-изготовотелем. Шкафы КРИ Ч  ОШ могут быть заменены 
шкафами КРУН'б(ю}л Люберецкого электромеханического завода 
Министерст&а транспортного строительство 

fio освоения произВ ->дст8а стоек сон всеми заводами Ж5Н 
допускается замена их стоиками типа У СО, что следует учитыВатб 
при привязке типового проекта.

Зри___  - ;
^  У г.

i • i
U//S /7? ТП ^07-3-58/ЗС /13 \ * ]/Р7ЩГот~у~-~
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ведомость рабочих чертежей основного комплекта эп

Лист Н о и  н е н о в  а н и е Примечание

1 Общие данные
г Схема электоическик соединении подстанции со

шкосроми КРн- ЮУ1. Схема блокировки
3 Плони разрез подстанции со шкосроми КРУ-/ОМ
ч Опросный лист на КРн-Ю У/
5 Схемо электрических соединении подстанции со

шпатами К -108. Схема блокировки
6 План и разрез подстанции со ш каф ам и к- ю з
7 Опросный лист н а  K-/Q8

8 Ввод низкого напряжения В  здание насосной станции.
План и разрез

S Установка ш каф ов К Р н -ю т

ю Установке] иикасра Г - 108
н Установка разъединителя РЛНД. l - w /чооу/
13 Установка проходных изоляторов В шкафу КРН- /0У1
13 Плита с проходными изоляторами ИПЧО

/* Установка кронштейна К/
16 Установка кронштейна кг
16 Установка кронш т ейна КЗ
17 Раскладка кабелей, освещ ение и  заземляющее устрой-

стВо подстанции со шкосоами КРН- 10У1
18 Расклодко кабелей, освещение и заземляющее уст рой-

ство подстанции со  шкатами /Г- 10В
13 Кабельные ж урналы

Типовой проект разработан в  соответствии с  действующи
ми нормоми и пробила ми и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную, 
безопасность при эксплуатации сооруж ения .

Главный инженер проекта <^~~у MS. басов

ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание
ЭП Электротехнической часть
ЛС 1*9J11«$1

ведомость ссылочных и прилагаемых документпов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

407-03-608.88 Установка тронссрорматоров
собственных нуж д до 630к 8Л и
дуеагасящчх катушек до ЗбкВ

5.т -т Плиты для проходных изоляторов типа
ИЛ и ИПУ для наружно-внутренних Ус-
тоновок но напряжение /ОкВ

Прилагаемые документы

СО.ЭТ) Спецификации оборудования Альбом 3

ЦнВ.не

Н. КОнтр.
Г/т. $неог>.

НачотЩ Ценатов
JHafifOmuHo
'Басов S 3

Привязан

ТП 407-3-58190 ЭП
Iорные подстанции напряжением 6-10/0,4-0,63*8 

с двум* транссрарматоро/нц мощност&ю 630,1000кВ/)
Стадия

Общие данны е 
— — Ф Р т -Ц Г

РП
Гист Листы

В/о,, Союзвадпраект 
г. М осква

Формат Гз



СкОмо элект рических соединении

Номершкасра по плану
Назначение
шкафов

Тип 8ысокобальт наго 
выключателя______

/
Щкаср , 

отходящей 
Линии______

вмп ю-езо-ео

г з
Шкоф тронсформа- 
торо напряжения 

и разрядников

Шкаф
отходящей

Линии

Вмп Ю '& й -г о
Тип привода высоко- 
Валютного Выключателя 
Тип трансформатора

_____така___________
Тип трансформатора 

напряжения___

/7/7-67

т п л ( тпол)
н т м и (нйм и)

/7/7-67

тпл/тпол)

Тип разрядников 
Тип высоковольтных 

i предохранителей

РВО

ПКТН

Схема блокчро&ки-

Р  - Р азъ ед ин ит ель

З н р ~  З а зе м л я ю щ и й  н о ж  
розъединит еля

~ * ~ ЛоследоВотельность обхода 
аппаратов при отключении 
разъединителя

UJKQCpi Шкаф 3
(ait

и Т Т
i_____ t _____

ЛоследоВотельность обхода 
аппаратов при включении 
розъединителя

Марко 
поз. Обозноиение НоименоВоние Кор Масса

ед-,кг
Приме
чание

/ 3 1 -0 блок-замок механический 1 <?*
Секрет

<31
г 31-0 блок-замок механический / Т ё Ш т Г

3 зг -о блок-замок механический / 1 Г

т—Г

ь Ключ 1 Секрет
с /

S Ключ / Сесрет
6 1

Согласно правилом устройство электроустановок но трансформа
торах мощностью 630кВА газовая и температурная защиты не  
предусматривается.

Привязан

UnB. Г1*

Ночотд- 
У контр. 
Гр энеь?.
$едмнму
'Ш 2т

Пенатов
Малютина 
SocoB 
браеин _ _ 
Таторинс&э

JvC7~"пмгал.

т  407-'3" SН  30 ЗП
Трансформаторною подстанции напряжением б-ю/ол'С.ВШ 
с двумя трансформаторами мощностью 630, /ооо л з а

Стадия

Схема электрических соединении 
подстанции со шкафами КРН-ЮШ. 

Схема блокировки
г ч т - б Г Т

м
Лист Листов

BtQ» Союзводпроест’* 
г. Москва
Формат А*



Л
 ЛО

РО
М

 1

То блиц а Выборе/ ш ин и проходных изоляторов
Мощность 

трансформа
тора, КВА

Напряжение 
трансформа
тора, кв

Сечение 
(розных шин. мне

Сечение 
нулевой шины
-ММ*

Тип проходных 
изоляторов

63Q М 60x6 60x6 НПЧО/iOOO- 7, 59ХЛ/
0,69 (/0X5 1/0X5 HP-io/630'7. 5УХЛ1

/ООО
0.*/ 6f60x6l 60x6 HP' /0//$00Ч6.5УХЛ1
Q69 $0x6 бохб ИП-fd/f000-7. 5УХЛ/

Норко
поз. Обозначение Наименование Пол Моссо

ед.,кг
Приме
чание

у Трансформатор саповой г
7м-£3~6-Ю/01‘/-0 169

<? Шкаф тронсформатора У

напряжения кр н -т н  >2
3 Шко ф  линии КРн-Ю УН г
у Установка разъединителя У Ы>н

Ш Д З Ч 0 /Ш 9 /
S Плита с проходными г этз

изоляторами А п -ю /Ш
6 Установка крона/- г ЭП/(/.

теина /ГУ
7 Установка кронш - г ЭП/5

теина Кг
6 Установка кронш - / эп/s

т еина КЗ
3 Ограждение подстанции АС?
/0 Шина фазная МО  Ю*44 №м

ГОСТ /5/76-6 (f
н Шина нулевая АДо 0*/£4 6м

ГОСТ/5176-6*/
11 проводАС50 Г0СТ639-60Е 30м

Привязан

UhB. Hi

7/7 m -3 -S 8 i. 90 ЭП
Щннрорматорные подстанции напряжением б-/о/М’0,6$хв 
0 двум» тронссрормотороми мощностью бзо. /boo кйй

Смеди.0 Лиеп Лиете>$
Ноо.отд. 1/гнатоб * РП 3И. титр. Малютине ..
Гп. энерг басов . План и разрез подстанции А 

со шкафами л р н -10У1
/о» Союзводпроехт" 

гМосхбо
В id. и» ж. брашн

2ЧЧ7Ч-01 Ю формат Ал



п/п Запрашиваемые донные Исходные данные
1 Номинальное напряжение □  КВ Л L 'K -jl.

^  к 4 " V-~* jvl! к н *  

W  г  | |  #  Г

г Номинальный ток сборных шин о  Д

з Схема первичных соединении

t Номер шно ерю по плану / г 3
s Номинальный ток шкафа
s Обозноиение

схемы
первичных соединении Т 7? т

7 вторичных соединений бГЮ. 533. 093' 30 ЭЗ 6ГЮ. 533. 071'0г. эз Sno. 533. 093- 3093
? 7ип транарормоторо тока и его коэффициент трансформации
9

Привод
ЛП-67

вариант исполнения 
привода ггооо ггооо

10 вариант реле РТМ
11 вариант реле РТВ
/г Диапозон уставок реле РТ~4о
13 Диапазон уставок реле P ?-iS

Ноименовоние объекта
15 Организация -заказчик и ее адрес
is Организация-разработчик и ее адрес
17 Платежные реквизиты заказчика
13 Отгрузочные реквизиты заказчика --------- ----------------
19 Номер Фондового норяда Союзелавзлектра 

I и Зато его выдачи

t n :
:
____ 777 407-3-58190 0П.№

L . _______  . ........ ... __
ipGycusp,напорные подстанциинапряжением 
с двумя транссрсрматсромц мощностью 5№,tOSCA&9f

Привязан \ЬС*:.ОС)Э. {.гна/пэЗ V?£+J ~ 1С/пэдиД f /ж Ъ • /. ч/<*Л об
.//■ ксн*/т>р} Нслотина ли. Р  4 j\,ГА ЗнесА Засов

лрагин_ j -r/rtULL
*Г

Г___ Опросный лист 
на КРН-ЮУ1

$?Ь„Саюз5с.дъ; ?л,т> ■ 
г г . .  .~3сI \с’“ж] г о т Та/паешсЗо

! UhB. А? L . . J I Z Z - 1
~2М7Ь-01 11 v *J



лл
ьо

ом
 1

Схамо элект рических со е д и н е н и и
8Л б ( /о ] к в  |

Рлнд. 1-Юб/ШУf\  _/>,
ПРИЗ' /ОУ/

В / о /

I--------------------------

К Ш 'М

< ю
- >  <ЧПШ Н1*

i_________ _

7М ~еза/ е -/о

ТМ- №о/б-/0

Ш инны е

с а л Л /1 "

Здание h o c q c h q u  ст анции

Назначение 
шкафа К/03-0/

Щкаср т ранзит ной  
Линии с односторонним 
Питанием

Ш ка ф  т р а н зи т н а я  
Л ин ии  с  односторонним 
питанием

Тип 8ысска8ольтного 
вы клюнет еп? 888-/0-г/мо уг-os вз8чо-г/т ys-os

Тип при Bade. Высоха- бгль/гнзёо Ььмючотеля элект ром агнит ны й электромагнитный
Тип трансхрормап&ра 
тока 7Лм- ТО-/Удили ТПЛ- /ОУЗ ТЛнЧО'/УЗипи ТЛЛ- /ВУЗ
Тип та снс формат ар а 
ноппЯжйния ом- дх 0.63//о-боэо/'fom jw ом-гхомМ- sm/iooQojyi
Тип разрядников Рбо- т/ А8 0 -  /ОУ/
с  кем о Старичных
СО\ЬинениО 6 К И. 07/ 485 6 Ш  О Н  4 85

Привязан

ш ж

ЗНР
1 0 / Ц Э

Схема блокировки

Р — разъединитесь
3 H P  — за зе м л яю щ и й  н о ж  

разъединит еля

Ш — ^ ' m ' Q i i к ' т ~°* I— шI | I
I__ ____L__ ___ 1 К-№

4.D
к-т
faf)

Ж 1__1
\11

Р

__последовательность обхо-
до аппаратов при атключе- 
нии разъединителя

__ последовательность обхо
да аппаратов при включе

нии разъединителя

Согласно пропилом устройство электроустановок но 
транссрормоторах мощностью 630кВА газовая и темпера
турная защиты не предусматриваются.

М ар ко
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол.

Масса
ед.,кг

П риме.
чоние

/ 3 / - 0 блок-замок механический 1 0,4 Секрет
а /

г 3 1 -0 блок-замок механический 1 ОЛ Секрет
0 /

3 з г - о блокиамок механический 1 0,5 секрет 
о /, 8 /

4 К л ю ч / Секрет"

5 Кл ю ч / Секрет
в /

Нау.отд-
ff.KOMfT>0.

Гл.энерг
Вед.онж.
Унх.Тког

(/енотов
Малютине
босоо
брагу#
Татаоиноба

ж р
ш * £ -ttvCgtJL. ,

Т П  W - 3 - 5 S 1 9 0  Э Л
Трансформаторные инстанции напряжениемG /о/ол-цсд̂  
с дВу/ня трансформаторами мощностью 6J0, /ООО к i  Л

Стадия

Схема электрических сочинении 
подстанции сь шкафами 
K4Q8i Схема блокировки

2^ 74-01 12.

Р П

Лист Листав

8/а„ (Ъюзводпроект' 
г. Москва
формат Лз



Таблица Выбора ш ин и  проходны х изоляторов
М о щ н о с т ь  

т р а н с ф о р м а 
т о р а , к в л

Н а п р я ж е н и е  
г р р о н с с р о р м о • 
т о р о .  к В

с е ч е н и е  
(р о з н ы х  ш и н . 
М Ы  в

С е ч е н и е  
н у л е З о и  ш и н ы  

м м *

Т и п  п р о х о д н ы х  
и з о л я т о р о в

6 3 0
0 ,4 8 0 x 6 $ 0 x 6 У П -Ю / Ю О О -  7 ,5 У Х Л /

0 ,6 9 4 0 X 5 4 0 х $ У П - / 0 / 6 3 0 - 7 ,  5 У Х П /

/ О О О
0 ,4 г ш * б ] 8 0 x 6 у л - / о / т о -  /8 , 5 У Х А  /

0 ,6 9 6 0 x 6 6 0 x 6 У Г Н О / / 0 0 0 - 1 ,  5 У Х / Ч

Норка.
003. Обозначение НоименоВание Кол*

Мосса
ед-,кг

Приме
чание^

/ I I § § a
бои ТМ- иЗ'6-/0/0,4'0,69

г Шкоф секционирования г __

Линии Л '/08
3 Установке шкафа 6-/08 г это

4 Установка ралединителя / эп н

РАНД.М /О /Ш у/
S Плита с проходными г ЭП13

изоляторами но- /о
6 Установка кронштейна 6/ г ЭП/4

7 Установка кронштейна АО г sm s

8 Ограждение подстанции АС7

9 ОроводАСБОГОСГ $39-806 40М

10 Шина (розноя А А О ГЗШ /$М
ГОСТ/S/76-8 4

н Шина нулевая М О  О 6м
х НД ГОСТ/5/76-84

—

//ОЧО/п& 
Н KQft/pp.

1/гиот ов 7 • ~
Малютина J U  '

Гл эну>г
Ц н х г К

5с саб  
ЗоообьсВ

ЛривяЗОм

UuB N t

ТП *07-3 -5 Н  90 ЗП
Трансформаторные подстанц/ц напряж еш ь S'tofib -0,69*6

Стадия] Аист Аистов
Р П  I 6

План и  разрез подстанции 
со ш к а ф а м и  К408

8/о„ Со.озводпаоепл*" 
t. /Носкба

формат Аз



НЛ
Ьб

ОМ
 1

I
1
§
I
1
§

Функциональное нозно- 
уение и условное 
обозначение шкофо

Секционирование 
Линии с односторон
ним питанием К'М-Ы

Номинальное напряжение
ШКОфО , Кб с г : . , 1

Номер чертежа
ШКОфО ЗЛИ. $#.073

Номер схемы
вспомогательных
иепеб

6ли. 071. ьг$

Количество шкасроВ г
Коэффициент троне* 
формоции трансформа
торов тона

L ... J

1 Реле,
требующее 
уточнения хорах- 
теристих по 
Занозу

Р7'81/ с :  j

РГ-40/ (=_□

I
§

I0
?
1 
3

Наименование объекта

Наименование заказчика, 
его адрес и  т ел ер о н

Проектная организация, 
ее адрес, ответственный 
исполнитель и его телефон
Плат ежны е реквизит ы  
заказчика

Отгрузочные реквизит ы  
З аказчика

Л/ ф ондового наряда, 
Зат о Зы доии.

О с о б ы е  у с л о в и я  п о с т а в к и

Н о и м е н а В о н и я
/ I f  заводского 

чер т еж а
Т р еб о в ан и я  
П ост ав ки  
/ д о  или нет.}

Р о м а  з а щ и т н а я
ЗЛИ. 084. £37  
$ЛИ . 0 4 0 .0 3 $ до

РлощаЭко обслуживания
5ЛИ. 0 8 4  83$',838  
8  ЛИ. £ 3 4  804 д а

Р ест н и ц а $ЛИ. т  004 нет

777 т - 3 '5 8 1 9 0  З П М г
Трансформаторные подстанции напряжением S-iOjo^-o,S9xi 
С двумя трансформаторами мощностью $30, чооокёА

Привязан коч.отд. Сенатов Стадия Лист Листов
Н.КОНтр. Малютине РП 7Оз.энерг. басов
Sed/jKMf. браеин jbczoL s___ Опросный Лист  

н а  К - 108
0Ь.ЬКП1-ГМ 41,

з/о„ Саюзв од проект1' 
г Москва

инжЛкат Татаринова
HhB.n i

24474-01 14 Формат Яз



к  контуру заземления 

_______  г5оо_________

/ Спецификацию см. ЭПЗ, ЭР6.
г. Но разрезе маслораеширитель трансформа- I привязан 

/лора не поназ он ___

UhQ у ?

План

\

н /о
си

г
о

•*>

=р :

i

7 / 7  $ 0 7 - 3 - 5 8 1 9 0  З П. _ —

— Трансформаторные подстанции напряжением S - z c / a p ^ ^ V f  
с  дЗчм Р трансформат орами м ощ ност ью  630, /соо  г .2 9

Нй1''ОтЭ. 
Н контр. 
ГАЭнррг 
h ’d up w

UeHC/m ojf'
friQPtomuHo
б о р о в____
брОН/Ы __<

-ч----- Стадия ЛЛ7!> . 'л 'т зЗ

Р П 8

К "
8 б п д  н и з н о г о  н а п р я ж е н и я  

А з д а н и е  н а с о с н о П  
с т о н ц и и - И р а н  и  р а з р е з

Р Ь „ Сою  л S o d . р о е н т "
г  Л/л*-*-

.   ̂ ... ||Т. ...

2ftTiY 4  Ж  h  Гармса Ял



M
bO

OM
i

н  г-г

План

привязан

Ш н *

Марка
ПОЗ. Обозначение Ноименоёание Кол. /Нассо

ед^кг
Приме
чание

1 Шкаф трансформатора 1
напряжения К Р н чш -Р

г Шкосо Зёода I f  PH- /ЗУ-1 г
3 УстоноЕно пгюходныл / Эп /г

изолятороЕнп- /О
* 1 УслюнаЕгю кронштейна ЛЗ / ЭП /6
S ! 5. WJ-/S7 8 У Стоика СОН 30- г$ г з г з

. . ?  ;____________________ Пома рмВ / ПСИ  5

Ц -

Нем mbAUiNQr* о а
Н.кьмпр- МсАкатто 
Гп. ЧчоррУВо̂ в
дРд.анясTg»7*t>.w с£х*сщ к,

з п : :

Ш

Т;? )0?'?г581 эп
Тря&рормзгверные пс~аж м ж  ьапрх 
с  двумя гроанарормотооми мощное

------ r ^m  ’usM o-fo/u-s цоупМощностью шуооохЗЯ

эп
.'МЗНСОНВ ШЯ&
хон ■■ т н  

й Т Ш ч Я

Ф о8 I $[эпСоюз&одпр Сент 
j Г  М оскве

'6 я-ш ат /Ь



Трансформатор QMS

Привязан

UhB.H4

Рач.о/пЗ-
№мнтр-_ 
Гл. in с ре. 
ЦнкХкаг

± У

ЧОо коо

I L J I T T

/Норко
поз. Обозначение Наименование Рол.

Мосса 
ед, кс

Приме
чание

1 Шкоср секционирования
линии, сер ии иг- /о $ 1

г Рама Р м г / . 87, г P e n s
3 Ромо РМ З / /SO Я  СИЗ

к Рамо РА/ к 1 i s fiCH3
5 РОЗССС м < м г о с т т - к ' учтена 8

3 CrSfOCT S3S- S3 ЭП/8
6 т у з к г8 -т гт -8 к блок- замок j Ч-о / 0,38

7 изо лят ор О Нш /о-S 3

1/гнатао 
Малютина 
б а с о в  
ЗарабьеВ ■

77~
е Ж

^а***<* -

ТП 407-3-58190 9П
Трансформаторные подстанции напряжением 6-я/о,кА&з<л 
с двумя трансформаторами мощностью ззо, /сао.-сМ

Стадия Лист /и с /п о в .

Р П /О

Установка шкасро /Г* /08, 8)o h Союзвадпро&т* 
t. Москва



jw
ou

um
 7

Формат Лз





I ш
ппы/lf

ч>

ПАита с проходными изолят оров, 
НПЧ0/1£00Чг.5 УХА 1

ttoo

Привязан

Цнв.пч

н
г

В скобках приведены донные для плит с изоляторами 
проходными ИП* /0/630-7.5 УХА/U UA40//000 -7.6 УХА/

А/арко
поз Обозначение Поим енобоние Нор Мосса 

ей,/гг
Приме-
чание

/ изолятор проходной 4
НП-/о/СЗ-УХА/

е Ромо PMS (Рм б) 1 "?$Т"
(*3.9/ /АСН$)

3 болтМ/г ГОСТ 7733-70* & УчтенЬ
но

АСИ 4к Гайко М/г ГОСТ63/5-70 *
5 Шайба /г Гост/137/-78* k i fACHS)
6 болт М/г ГОСТ7733-70* 1F~

as/ 1
7 Гайко м/г гост/1371- 73*

зЬus)
в Шайба /г ГОСТ/1371- 73* st,

сзг}

Ьоч. отЬ.
Н.тнтр.
Г/>.энерг.
$е3.о*ж

Игнатов
Малють
басов
брашн

^ м г

Трансформаторные подстанции напряжением З'НЗ/ОА 0,69x8. 
с двум» трансформаторами мощностью 630, /ооокм

ТП 407-3-53/.30 ЭП

Стада»

Плита с проходными 
изоляторами И П -/ 0

РП
Аист
13

М чзЖ

в/а * Соязводпроеот" 
г. М осква

24474-01 20 Формат Аз



Розм ет ко от верст ий В  ш и н е  д л я  
креплен ия н о  опорном  изолят оре

Зоо зоо

И Л
^ F _ ....  .

__ и

___ кг~\____ «4

,/г <■

, 36±4 1 \ ш

_______ i
Г Т

к р о н ш т е й н  у с т а н а в л и в а е т с я  н о  к р ы ш к е  
т р о н с с р с о м а т о о о  п о  м е ст и

rocrsest-so-H/ b i
4 КрЬ/ШКО

т рансф ормат ора

MapKQi
поз. О б о з н а ч е н и е

п
Н а и м е н о в а н и е Кал.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

/ изолятор опорно  - 4 4,/
штыревой Орш /0-6

г Кронштейн К/ / /5,/ Л ГИ  7
болт ГОСТ 7738- 70*

3 м /г 8
4 M S 8
5 Райка М /г г о с т  59/5-то * 8
6 Ш айба/г  гост//37/-73* /8
7 Шайба увеличенная 8

6 ГОСТSS5S-7Z 9

Привязан

Ш Е М

ЩуотВ

Гл энере 
Аединя

Оенотоо
И. Котршаттина

6асрб_
ёдо?Ш-

Ж

ТП т -3 -5 8 1 9 0  зп

Трансформаторные подстанции натяжением S-faty-Q&i 
С д8умя трансформаторами мощность ю 63Q, юаокзл'

ж ш

Установка кронш т ейна
К/

W PnToT~W

рп  | п
мелю8

В/ош СЬю з&дпооеет  
г .М о сх б о
Формат Аз



t иппсип/

JHapno
лоз. Обозначение Наименование Кол. Нассо

ед„нг
Приме
чание

i Шолятор опорно-шты- 3 4 /J
ребои Она/ /о-S

г Кронштейн к г / /0,0 ACHS
болт ГОС? 7738-70  *

3 м /г б
4 М б е
s Гоипо М /8Г0С Т53/5- 70  г S
6 Шайба /г  ГОст нзн- 73* /г
7 Шайба увеличенная 6 6

ГОСТ S 35S -7S *
8 Зожим алюминиевый 6 $Л

ТП т - 3 - 58190 эп
Трансформаторные подстанции напряжением б-Ю/оч-ОШв 
с двумя трансформаторами мощностью СЗО. /аооквл

Привязан Стадии Лист Лист ов
Нач.отд, Сенатов РП /5Н-контр Малютина
Гл.энер*. Б а со в Установка кронштейна

/гг В/о„ СатВодпроекл) * 
г. М осква

Вединж броеин ••бяоьи*£___
инв.н?

2W 4-01  Й  РормипАз



Ж  ^
Ж — .и

(шкасо крн-ю ш

Г О С Т б Ш ' в О ’ Ш  Ъ>5

Прибязан

1/н6Н?

К р о н ш т е й н  у ст а н а б л и в о е т ся  н о  ш к а ф у  т р а н с ф о р м а 

т о р а  н а п р я ж е н и я  КРН-(0У1-/г по м е ст у

/Чарка.
поз. Обозначение Ноимрно&ание Кол, Масса

ед.,кг
Приме- 
Ч О н ч *

/ изолятор опорно- штыре- 3 4 i
бои Онш ГО-6

г Зажим алкзминие&ьпЗ 6 эп н
3 Кронштейн КЗ / <о леи В
ь болт ГОСТ77S8- 70* МГё £
5 MS £
в ГОчка М Г8 r0 C T S 9 T S -7 O  * 6
7 Шочбо гос' Н37Г- 78 * /г /г
8 6 6

Мочотд. 1Уётто¥~~ 
М койтр~\МаАюгг> икс ш
Га. зн*р? i Басов
Кё&ин*гТ бваеан ‘tb * * * ^ .

ТП m -3 - 581.90 ЭП
Трансформаторные подстанции напрхженоем £  - Ю/Ь/-0,63*& 
с аву/ня трансформаторам мощностью £зо. /ооол&*

У ст о н о 8* о  к р о н ш т е й н а  
К 3

2 ¥ М ~ 0 1  23"

Стадо*
РП

Jtoe/n i /кктоВ
16

З/о „ Саюз$одпроект' 
г  /V o  с  к В а

Формат Лз



/’
ПЬ

бО
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Раскладка кобелей и  освещ ение подст анции

Зазем ляю щ ее уст ройст во подст анции

Привязан

инВ. нг

Марко, 
поз. Обозначение Наименование бол Мосса

ед.,кг
Приме
чание

1 Т!Н6-535.848-78 Светильник г 45
сзл-зоо- ТМУТ

г Выключатель 0-ПР44- 1 0 J
/7-6/880 ГОСТ7337-883

3 ТУ36- /853- 75 Коробко ответвитель- г
мая y4Q9JJi

4 т ззб -т з-е г скоба /г/чгуг 3
5 Труба це$.гостзгбё-75 4В 8м
6 Горизонтальный заземли* 50м

тель круг/г гост8530-80
7 Вертикальный заземли- $ 5м

тель. круг/г госггззо-во
г П о л о с а  М Ю П е т я * * * . /5м

8СтЗ ГОСТ 380-88

3 Дюбель А п 4,5л4,0 6

/. кабельны й ж урнал см. ЭЛ/9
г. Для трансформаторов мощностью 6 3 0  кВА кабели

С' 08, С-03 исключить.
з. кабель при прокладке по ст ене н о  Высоте д о  д м  Защ ищ ает ся  

трубой, кот орая крепится скобами.

Ноч.отВ.
Н.хонтр.
Га. энерг.
Ш4Ж1К

Игнатов
Мал юти но
босоВ
Зоро6ьёЕ~ тРрас* и

S 3

Трансформаторные подстанции напряжением 8-/фМбЗ/гВ сдбумя трансформаторами мощностью бЗонЫ окВ Л

ТП W -3 -5 8 W  ЭП

Раскпадпа кобелей, освещение 
и заземляющее устройство род' 
станицу со шнасроми КРНЧ0У1

ж м  ж

Стадия Лист Листов

Р П  / ?

В fa,, Сонзз8одпроект' 
г Москва

Торчат Аз
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Роскладна побелей и  осВещ ение подст анции

Збэем лъю щ ее устройстВо подстанции
7гг

/Норко
поз. Обозначение НаименоВание Кол Мосса

ед.,кг
Приме
чание

1 ТУ/6-635 .848-78 Светильник 8 43
СЗЛ-300-/МУ/

г Выключатель 0-/- /Р44 / ОД
'/7-6/880 ГОСТ 7397- 888

3 ТУ36- 1859-75 Коробко отВетВитель- г
НОЯ У409У/

4 ТУ36- /448- 88 С кобо К /4898 3
S Трубо Ц85Г0С73868-75 48 дм
6 Горизонтальный зоземлитем 50м

Кру S/8. ГОСТ 8590-80
7 Вертикальный заземлитесь У 45 5м

Круг /8. ГОСТ 8590-80
8 Рчеса А -Ч 'М го ат -У б ' 4Qm

ЗСтЗГОСТ380-S8

9 Дюбель Л г  4,5x40 S

Г р и ш и н

ш ж

t Кабельный журнал см. ЭП /9
г. Для тронс<рорматоро& мощностью 630 кВЛ кобели С-С8, СО-3 

исключить.
3. Кобель при прокладке по стене) но Высоте до 8м защищается 

трубой j которая крепится скобами

t/enamaf
Маамтино Ж

Таробь «ТЩ****
Засов

72

Т П  4 0 7 - 3 - 5 8 / .  9 0  3 8

Трансформаторные подстанции напряжением S-tt/cj-Q pSxf 
с двум» трансформаторами мощностью SJO. ю оопМ

Росклодна кабелей, осВещение и 
зоземля/ащее устройство под- 
станции со шкафами К-/03

------------ 2 Ч № -0 Г  И Г

Стадия

Р П

Укх-л

/3

Листов

3/о„ Со/оз&адлроегт 
г  Москва

Формат А З



ЛЛ
ЬО

ОМ
 1 Троссо Кобель

Обозно-
Н ачал о Конец

по п р о ект у п р о л о ж е н
чение

кобеля Марко
Количество кобелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина
м

Марко
Количество 
кабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Длина,
м

Подст анция со ш коф оми КР К - / о  я Г

С-0/
Насосная ст о нц и  я. 
Щ ит УКм

Н ар уж н о е освещ ение 
подст анции АвВГ 2 *4  м м * 

/ кВ го

С-ог Нососноя ст анция. 
Щ ит  У  КМ

Силовой трансформатор
Н?1. Репе газовое, 
термасигнапизотор

д т г 5 *ё ,$ го

С-оз
Нососноя ст анция- 
Щ ит  У Км

Силовой трансформатор 
Н1&. Репе газовое, 
термосигнвлизотор

л т г б *г,б м м * го

с-оч
Нососноя ст анция . 
Щит УКМ

Ш кофКРк-т/Ч, 
Управление, обогрев, 
освещение

д т п S t ё, 5  м м * го

С -0 5
Нососноя станция. 
Щит УКМ

Шкаф К Р Н -/О У /Ч  
Сигнализация л т г £ *£ ,5  м м * го

Подстанция со ш каф ам и К - /03

С-0/
Нососноя ст анция. 
Щит Укм

Наружное освещ ение 
подстанции M S P

i t  4 мм& 
/к в го

е-о г
Нососноя станция. 
Щит Укм

СилоЗоч трансформатор 
//■?/. Газовое реле, 
термасиенализатар

А Ш Р б хр '5  м м * го

с-оз
Нососноя ст анция. 
Щит Укм

Силовой трансформатор 
т г. Газовое реле, 
термосианолизотор

М В Р S t г, 5  м м * го

7 7 7  4 0 7 -3 - 5 $ i 9 0  Э Р

Трансформатор!*# подстанции напряжением Бча/омДВке 
с двумя тоансфармоторами мощмвстью бзо, /ЬоохЗЛ

Привязан. Стадия Jocm ЛчипоВ
Ноч.отд. игнотов

Р П / 3М-кантя- Малютина e lk  ~
Га  энепе) БасоВ ’2а.т~м

Кабельны е ж ур н а лы
8/oh СоюзвоВпроект " 

г. Москва№ т L JP .2.*.Ш___ t-ч

и на. к*
фОрмОфДз



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта А ?

Вист Н о им ено& ание Примечание

i Общие донные
г План и разрез фундаментов подстанции со шкскрами

HPH-W 1
3 Рлан и разрез ФундоментоВ подстанции со шхоохми

нчог
4 фундамент под трансформаторы мощностью 630.

т о  к ВА

5 Фундамент под ш к о ф  8408
1 Оп о р о  под разъединитель Рлнй. 1~40/каоу4
7 Ограждение подстанции
8 Монтажные узлы 4,8
S Монтажные узлы ЗА
40 Панель сетчатая рядовая Р4

Панель сетчатая съемная П/П
н Панель сетчатая с халатной А?

Типовой проект разработан в  соответствии с  действу
ющими нормами и пропилами и предусматривает мероприя
тия, обеспечивающие Взрывную, Взрывопожарную и пожар
ную безопасность при эксплуатации сооруж ения.

Главный инженер проекта ~Н. в. басов

Ведомост ь ссылочных и прилагаемь/х докум ент оВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
* .. .. ... .

} 5. Ш  4-457.64 УнцфцциооВанные железобетонные
I ! изделия подстанции 35-500*8
г _

3.900-3.6.7 Сборные железобетонные конструкции
емкостных сооружении для
Водоснабжения канализации

Прилагаемые документы

лен Строительные изделия
8 м. л с Ведомости потребности В материалах Альбом 4

i За услобную от 
земли территории поде.

е. Вертикаль ноя пл 
поверхностных Вод решоютс. 

1 Основанием фундомеь

метку 0.000 принято отметка планировки 
танции.
анироВко территории подстанции, отвод масло и 
я при приВязке проекта к конкретным условиям.
7оВ служат L_______________________________  1

/ ff/UUsUVPt

ин&не
; i

'-5S190 АСГ  — : ТП 407-3
L
Г*” Трансформаторные подстанции нарряммием 6'Щ!сус,59х$ 

{настаю 630, юооквн ,
UcNQma#
басов__
Spawn

с двумя трансформаторами мои
УрЧ.СтВ. 
Н. контр. 
Ъ. э мере.
Set). UHot(.

'47— ,о. Стаби» Лист | Ласте 6 ш
а - :

п ~
р п ' 1 , 7 . 3

<У̂ /См.
F Общие данные 8/о„ Союзводпроет"  

г. мосх даг  >—с
M 74-0J 27 формат *5
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fU
lbD

OM
i

C l-r  ̂ , M X  X X

X  X  К

X X  X
_ _ j 1

_____ d

I?

i-A-J

ГОСТ 5ё6Ч. $0'W

Марка,
лоз, О бозначение H o u m p n O&q h u  9 Гол

Нассо
едчкг

П р и м е
ч а н и е

/ 3. *07. / - / 57. 8.1 Стойко С о и  30-03 г 3?5
г Ром о P M -f 1 Ш П С И

it

Ци __- J  -
у * X XXXX £
I»------1

х X XX XX Г
;1]

' но НО [

ТП 407-3-581. 90 я с
Трансформаторные подстанции напряжением 6 -/о/о</П53к8 с двумя трансформаторами мощностью 630, /ооокзА

Привязан Стадия Лист Листов
Ш.отд. и&натоИ РГ) 4Н. контр. Малютина
Гр. энерг басов Ф ун д а м е н т  п о д  

т р о н с  ф о р м а т  ор ь/ 
м о щ но ст ь ю  630, /ОООкЗЛ

з/ал СонззЁодпроект и 
г. М о с к в а

Вед.инж. броеин <=hroduЦ
Онв.Л?

& w -0t 30 <pv „amM



М а р ко
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
е & к г

П р им е
ча н и е

1 3 . 4 0 7 . / -  /57. ы С т а й н а  ООН 5 3 - 3 9 г 575

г Р а м о  Р м а 38,1кг Ранг
3 Р а м о  Р м з 135кг РСНЗ
4 Р а м о  Р м ч 8.6 ке ЛСИЗ

Г а и  НО ГОСТ 5915- 70*
S М 16 8
6 М 1 3 4
7 5опт M ia  ГОСТ 7738-70 * 4

Ш а й б  о  ГОСТ н 371-73*

в 16 8
3 /г 4

Е
Привязан

И. контр. / 
[Гл.энерг.

М а/цотина
SocoS
ЯаробьеВ̂

SS»*-*
cTpCU

Т П  Ш - 3 - 5 8 1 9 0  Д С

Трансформаторные подстанции наполнениям Г-ю,смц1Ы
С двумя трансформаторами мощноипь/о  ̂о 30, <рао*»А

^  ” ' ‘ Cutmaj

Ф у н д а м е н т  п о д  
ш к о ф  K 4 Q 8

--------------------- w m = v r ? i

Стадия
Р П

fkie/n

3/о„ Союзвадпроект ’ 
г Москва
<Рйфмагя Яз



Д
Р

Ь
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м
 1 Sodfi

Привязан

Цнб.нч

/Норна
ПОд. Обозначение НоименоВание Воя. Масса 

ед. ,кг
Приме
чание

/ 3 if07./>/57. В/ Стоика СОН 5£-33 / 575

г Ром о РМё. / П £ д сн г
3 Гайко М/бГОСТ 59/5-70* г

Шайба /6 ГОСТ 1/37/-73 * г

Ноч.отд.
Н. контр.
/>. энерг.
Шж. I  л

С/гнотов
Малютина
басов '£си^г^

Зоробьев~ i

777 Ш - 3 - 5 8 1 9 0  Д С

Трансформаторные подстанции напряжением 6Чо1м -о£9к8. 
С аоумя трансформаторами мощностью езо, iooqkBA

Опора под разъединитель 
Р Л Н Д / - Ю / Ш Н /

^ 4 7 4 -0 i

Стадия

РП
Лист Листов

7„Са/оз8адпроерт 
г Москва

~32 формат Дз
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План

н ПоВернуто

MapKOt
лоз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол

Масса
ед.,ке

III
6 3 0 Л 3 4 0 7 . 1 - /57-В. 1 б о л к о  5  ЗОЛ 11 гоо

6У15Л 3. 0 0 7 .1 -1 5 7  в . / б а л к а  б у  /5Л 13 100

Р1 Панель сет ча т а я 8 30.8 ло
р я д о в а я

Р1Л П а н ел ь  се т ч а т а я 3 30.8 лс
с ъ е м н а я

р г П а н е л ь  с е т ч а т а я  с 1 70,8 л с
К а л и т к о й

м а и з д е л и е  со е д и н и т е л ь- 3 5 .8 ЛСИ
м о е

Мег О зделие со е д и н и т ел ь- S 0.18 ЛСМ
мое

болт М10*30 ГОСТ 7733-70 * /г

Гайка М10 ГОСТ 5915'70* г* А л л
съемных
зВеньеВШ айба ю го ст н зм -73 * 37

Ш а й б а  10 ГОСТ6^0 г -7 8  * 13

Л р и в я за»

Он6.А9

ТП 407-3-58190 ЛС
Тронссрорматорные подстанции напряжением 6'Я/0МШ& 
о двумя трансформаторами мощностью езо.ТааОпдЛ

Стадии /Нкт ~}ис/псё
Ноч отд. | Ь’ена той
Л. центр, хМалюмино 
Га. wfpt. SocoS

и

Ж
ЦнхЛк Ограждение подстанции

РП
в/о» СоюзВодлроехт и j 

У. Ji'ocrSo j
ik m - d t  м Рорьхт A j



т
ьь

ом
 1

Т П  4 0 7 - 3 - 5 8 Ш  л а

Тронсрормоторные подстанции напряжением 6гЮ/ощш& 
с двумя трансформаторами мощностью езо,уооОкбЛ

Привязан

1ОS

Лист Листа 6
1/оч.отд. (/енотов ~г РП 8Мконтр. Малютине JA^_
Гл.онерг 6'асоЗ Цонт ажно/е узлы  

18
8/о„ Союз$оЭпроек/ъ4 

г. Москва
Онж. Зазнобим о с£г*Сил

UHb.N* he _______  J r.nocrQQ
WPPPf~Oj Зм формогп fis





Л
/lb

OQ
M

 1 f t  £LL г-г

/. После н о л п я ж е н и я  сет ки  полосы  
ооз. *( отогнуть и приварит ь к  уеолку.

г. П о з д отличается от поз. П и ?  
отсутствием отверстий

4о

поз. 6,7  /'зеркально/
SOO ъ /00

Привязан

Цнв. №

Нач.отд.
Н. контр.
Гл.энерг.
Uньи.

Uенот о в
Мтютина
Засов

Зознобино

&  
ж =

З Й ч

1500

Марка
поз. Обозначение Ноименоёоние 8on.

Mqccq
ед.,кг

Приме
чание

E L
U 6'№*Ш ГОСТ8509-86jco/юк ВСгЖ  6roCT 3SQ ĝs

1 L -еззг г 7,3
г L ~ /550 i J J L

у 85 ГОСТ £590-88
8СтЗ псе ГОСТ 380- 88

3 1 -з з о о (*
4 « 8 'Ш  ГОСТ/03-76*

°6ЬЗ/)С 6 ГОСТ 380- 88

L -60 13
S Сетка nso-b.s  гостзззб-ёо'

/500*8350 H fii Z i
(поз.1,33,5 см р/)

и_____5-Ш 0ЦГ0С7850396
:  Х8СтЗПСб ГОСТ 380-88

6 1 = /5SO / 3.8
7 is  /550 / 3.8

ТП W -3-58190 ПС
Тронарормалюрные подстанции напряжением6-/о/ЦЩбЗкЗ. 
с  двумя трансформаторами мощностью S00, /род кВА____

Панель cemw/пая рядовая P i  
Панель сетчатая съемная P in

г ц т -ot ‘лЬ~

Стадия
РП

Лист

ю

8/ол Со&зйодпроект ‘
г. Москва

формат Jb



so

iOO nos. 4,5/зеркально) iso

/3 0 0
Поз.7

■ so и

s s o ^ . ^ 5  330 330 Т
зооо -----------ЯТ-------------------------------- 7

----------------- ----------------------------- .г

Марко
поз.

1 fWi

Обозначение НоименоЕание Рал Масса
ед.,кг

Приме
чание

lu 5-SOx5Dx4rOCTiSO$-U
^ °т ВСтЗпс6 Г0СТ380-В8

1 1 = г зз г 1 9,8
г L - зве 4 3,0,
3 Z-- /ого 1 3,1
4 / г  1300 1 6,8
S 1- 1900 / 6,8
6 JL- 1900 $ 6,5
7 Lz/700 $ 6,$
В г  85 ГОСТ $590-88

"М 6 8 СтЗПС 6 ГОСТ380-88

1 :  S180 3 0,8
3 пп,пгп 6-Ы$ ГОСТ/OHS*

и О Л О С О шВСтЗлс6госгзво-и

U60 36
10 С^П Ж О  А50-$.5 ГОСТ5335-Во *

( ЗУ Ох 1б5о)з и н 9,3
11 ПНЗ-85П ПетЛЯ ГО С Т  5098-78* е
/г X017-lOS.110.3QO Ручка- серия 3.017-1,8ш. 5 1 3,0

so

Т П  4 0 7 - 3 - 5 8 1 9 0  A C

Тронссрорматорныо. подстанции ц 
с двумя трансформаторами мощностью fjo , iq o o ksK

После натяжения сетки поз. 9  отогнуть и 
приварить к уголку

Панель сетчатая 
с калиткой Рё

2W 4-01 '“37"

Р П 11

8/oh СоюзЯодлоаект и
Г Мост За

9ор м от Аз



8го

3
*2, Н о

1  2
П о

1
40

Позиция /  Позиция -3
МГ-5

СВорные ш&ы по ГОСТ 5864- 80

Обозначение ИоименоВание
Приме
чание

Детали

69 / п.в̂ югост ггчо-к*
8СтЗ/?С 6  ГОСТ380-88

L  = (300 г гг, 9 кг
69 г МРгкг* 8 ГОСТ8340-73*

Ш С Ж ? В СГ3 ОС 6  ГОСТ380-88

L - 9 0 0 9 гм  *г
69 3 о 6- 6x80 ГОСТ 103-76*

t7aKhM бЪзпсбГО СТ 3 80-88

1 - 8 0 9 9,8 кг

ЛСЩ

Привязан

инЬ.нг

Ноч.отд-
Н-контр. 
г/1 Энеог. 
Uh x  X*.

Цгнотов
Малютина
басов 
ЪториноВа

Ромо PMi
Стадия Масса Масштаб

РП т Н О
Л и ст | Лист а 6

Sfo "СаюзВадпроект* 
г. Москва

w m 4 jr ~ M формат Я з





Л
Л

Ы
За

м
 f Ромо РМЗ

4

1
iL—

о 1|Ц

1
м

—шэ = -------------  "Enj—J
Ьооо

Ф/s 
ботв. \

Ромо PMi,
М/'/О

100

I З Е
!<00 ш

При 6 ЯЗОН

инв.т

Нач.Отд-
Н. контр
Гр. ьнере.
(Jhmc.lk

1
1 4 Обозначение Наим енование Ш Лриме-

</ание
Ро м о  Р м з

АЗ / Лен 3 /Порно M i / 3, 6кг
АЗ е Леи г /Норко м г г 4з, гкг
АЗ 3 АСИ 6 Морно м з 3 /,6 кг
АЗ 4 лене Марко мЬ г /3,/кг

S Ройка м/г г о с т53/S-70* 4
6 Шоиба/г г о с т //37/- 4
7 болт М& ГОСТ 7738-70* 4
г ГоиКО М16 ГОСТ 53/5- 70* 8
9 Шоибо /6 ГОСТ //37/-7А* 8

Ром о РМ4
54 10 «!йе„ е в в ю т » е ю -7 г*

РВСг ЗП СЗГ0СТ535-88

1 -/0 0 0 1 8,6 кг

ЦгнотоВ
Мтютино
Босов 
Воробьев

ЛСИЗ

Ромо РМ 3 
Ромо РМ4

б/падияМасса Масштаб'

РП /35
8,6 н т \  

______1

2 М 7Ч-01 W

, СоюзЗодлроект ‘
Г. МОСКба,
формат Аз



0L9 
019

i :.z

1 1 О б озн ачен ие Поймем о  &ам ие 4
Приме-
чомие

Д е т а л и

<л____6~50x50x5Г0С79503-8Ьк/сОДО/С
8. СтЗ PCS гост380-88

бЧ / Л -7300 г 4,9 кг
64 г Л- 670 г 5,5кг
64 3 л - г о г 4 0,75кг
64 4 Л -г о г 4 0,75 кг
64 5 л -г а г 4 0,75 кг
бч 6 Л'-гог 4 0,75кг

Лоско асбестоцементная
64 7 го. гост 4548-78* 7оох ею г 35кг

Стандартные изделия

8 болт лиг ГОСТ7798-70* 54
3 Гайка лиг гост59t s -70* 54
Ю Шайба 75 ГОСТ 77317- 73* 48

Притязай

Ш Л Я

А С И Ц

Ноч.отд*
9. контр*
Гр.энерг.
Зед.инж

UwomoS
шорютинд _ 
басоб

Рама РМ5
J 5 P

Стадия /Нассо Мосытаб

РП га, s т
Лист 1 Яи'ст об

бЬагин ч 6/о "Союзбодпооект * 
г маспда

2 Ч № -й Г ¥1 формат А$
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У

А.

I Зо
на

 I

4 Обозначение Наименование 4
Приме
чание

Аетоли
а, 6'50х50 х 5 ГОСТ 3509- 36

ВСгЗПС 6ГОСТ 360-38

64 / X - 1300 г 4,9кг
64 г %II г 1,8 кг
64 3 L -  130 4 0,49кг
64 4 X -  130 4 0,49кг
64 5 А -  н о 4 0,49кг
64 6 X "  /30 4 0,49кг
64 7 J ocko асбестоцементная

го. ГОСТ 4348- 78х 700x470 г 81,8 кг
Стандартные изделия

8 Болт м/г г о с т  7738-70х 84
3 Гайко М18 ГОСТ 5315-70* 84
10 Шоибо 18 ГОСТ Н 371-78* 48

Нас/.отВ. 1/гнотов
3 контр. Малютина Ж ?
Гл.энерг БосоЗ *
Зед.инж Брагин *

Привязан

Чнв.п?

flCH 5

Ролю РМ6
Стадия Масса Масштаб

Р П гэ,з 1 4 0

Лист } Листа 8
8/0 "Со/оз&здлроект!/г. Москва

2ЧЧ7Ч-0\ Ц2 формат Аз



ss
o

l

Sso JЙ> фн
Марко мВ

. У  Som8. /
I и — ^ --------------- т----------------------------

(
U a b --------- тг Г “ = т — " ...................- ................. , ..................... i k = J

4— Ф- ■ )

ф/З 
/  Зо/пв.

Sts H70 141S
~ 3680

* SomB. Ф /3 выполняются но месте строительства

Марна м3

а

Позиция 5

Ф/З
SomS

Марка м ь
70

гзо

____ J U - ^ с Л *
7ta

fliO fi'fi мм

J d -

зоо

рж ш
заJ s

\госг5гб*-зо-/н h f

М1:5
npuf*3i’OK

U hS.rit

1
£

3 1 О б о з н а ч е н и е И а и м е н о В о н и е Acs.
Приме
чание

М а р к а  M S
5У i / , . * г п , М Г 0 С 7 № О -7 г *

^ & ш е ^ 8 с Тз а с  б г о с т о м

1 * 4  000 / 49,г,кг
М ар ка  м 3

U*____ 6-80x30x6. Г0СТ3509-36
л. ала к  тз пс 6 гост зло-з8

5У г 1 * 8 6 о / 7,3 кг
69 3 Л - 3 / 0 1 S, 6кг
64 h У -'Cio l- 6 -50\50 х5ГОст8 5 0 9 -8 6

вСгЗПСб ГОСТ 330-8%

1 * 4 7 0 * е / ,8  кг
5У 5 /)acrt б 'S.DГОСТ/S 803-74

В СгЗ КП ГОСТ/6533-70 $ 0.04 кг
М а р к а  м  У

5У 6 ^  т 3/6 ГОСТ 6690- 7*
^  ЗСтЗРС S  ГОСТ380-38

1 * 8 7 0 / /,9 кг
£У 7 />я, -  .  _ 6-5x30 ГОСТ 103-76 *

т °с°в сгэ  ос г гост S30-38

l * / S o / 4 г / к  г

Но о. о mb. UsHomoS 
Н. контр. \Ма/)ютино 
Ы зк ер* б а со в  
О к  ж  IН . Во робы? $ Р /г~'

М и  6

/Н орки MB, MS, М4

От одоя Масса Масштаб

РП
49, г
13, 1
/,6 МОЮ

Лист ) Листав 1

З/о „ Союз&зд.проест
8 Москва

24474-Of 43 Формат/з
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{ООО
•»| о

L ^
~  у | Г ] --------------- \Г*---------- --

/»о месту

д а

ф iS 
батв.

Позиция /

Позиция 8

--------------- н \__J
\

г?0 330 10 330 ?0
1•ООО

4 = : %ГЖ

0 / 5  / й . JQQ
ботв 600

Ж
ГОСТ 3369-80-Н{ 5 7

я

 ̂ Позиция3  
ботВ^

Привязан

ином*

Нач. с refi
ll- кантр.
Гл-энерг.
дед, и и ж.

Игнат ов
/Нолю тина 
басов
бра ейн

ж ~

1 1 4 О б о зн а ч е н и е Н а и гч ен о & ан и е 4
Приме
чание

Д е т а л и

п  , 6 ‘SOxSOxS Г ОСТ8509-36
г т ВСтЗПСбГ0СТЗд0-8В

69 / l  ® т о / 3,6кг
69 е If 1 5 г, Зкг
69 3 L * /50 5 0,69кг

Стандартные изделия

4 бОПп)М{е*50ГОС7 7Ш- 7<?*
S Гайка Mid ГОСТ 5395' 70 * *
6 Шайба /г /*5СГ //57/. 75* 5

1

АСИ8

Цронштеин И2

W T N 4 P — J R

Стадия Масса Масштаб

Р П /0,0 j н ю

Лист. 1 Листов /
ф  "Сс/оз$сдпр о е*т *

Г. МОСК&О

9армот Вз



/1
/H

sO
QM

 f

5 :---

iU J5>_\cz J_‘ _  r̂ J -2- _sr̂ U—---- r_  Ч2.-—И
L_T U

Ф / 5

Позиция f

- j— fcr—1>---- ------------ , »— ---------- (
M
,6s\f?0 ' <?J0 jo WO 70

ioc>
— >■

Сборные ш б ы  no ГО С Т S B 6M -S 0

jl I*r> 1 Обозначение Но имен о So ние ш Приме
чание

Г Кронштейн КЗ
1 U- 6S0x50x5 ГОСТ8509-8S
ЖОЛОК В СтЗпсб ГОСТ 380-88

F / 1**00 / 3,0кг
БЧ <? 1 -500 6 /,9 кг

Рамо Рм74"“
и*_______6-50*50x5ГОСТ8509-56

ЗСтЗпс 6 гост 380-88

£ 3 1 г ЗО/О г П,Мкг
❖ а * /е/о г //.6 кг

Привязан

Ш

Ноу, отд.
М контр. 
/7>, анес*. 
ЦнжЛ*

Цёнотав
Малютина

2 S ! E
Ж

Татаринове ■s^ac и.

Кронштейн КЗ 
Ромо РМУ

ДСИЭ
Стадия Масса Насштоб

Р П
/Мб
3 3 ,/

1 4 0

Лист ! Л и ст а в

д/о„ Союз8одпроехту 
г. Москва

ЙЧЧ7Ч-01 46 Формат Л л



m c i

4 ^ 7 7 ^

+  Т Г 4
1

370

ПозУ

роз. г

%

<рп
4отв.

У

}
<

f

Ч f Ч
г ^

1 i
✓

У ^ 7~ $
7"'

30 е ю
’ /  " 
9. , 370

/ Г  1Г

зо гю
■/

3 7 0

14
МУ£

м сг

Ф13,

W

л
55

I
1

%о 1 Обозначение Ноимено&ание /Год Приме
чание

M CI
Сборочные единицы и детали

6 '3 * 3 7 0 ГОСТ/9№ -7Ь
" 8Сг Зпс S ГОСТ 380-38

69 1 и -т / грке
69 г 1 - 8 0 г 1,9 кг

3 Шпилька М16ГОСТ С5SO'88 * 0,03кг
9 Гайко М16 ГОСТ 5 3 7 5 -7 0 * 9
5 Шоиба 16 ГОСТ 6903- 78* 9
6 Шайба 16 гост 1/371- 78* 9

М С д

Летали

n„v c c  S-I»(0 ГОСТ/03-75*
7 * С 8СтЗПС 6 гост 380-88

69 7 II & г 0,09л г

I Настоящий чертеж рассматривать с чертежами ДС7,ЛС9 
г. Сварку шпильки псз.З с пластиной паз. 1 Выполнить по ГОСТ6069'80

Ори вязан

Он 8/1°

Начотд.
Н-Контр.
Г т т

U? нот о о
/Мал.атмо
басов___
рутбина

tTi\

М :

Л  С И Ю

Изделия 
со единительные 

АТС/, /Ъ'О?

С пад и » Мааса М ссш ъ сб

РП
5, S 
0,13 P S

2W 4 -0I &

3/о„ Co/csSa&ipo&cm4'
_____ г MocxStj______

формат P j

Типовой проект 407-3-581.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293787/4293787144.htm

