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( Т и п о в ы е  м а т е р и а л ы  д л я  п р о е к т и р о в а н и я )

Схемы  э л е к т р и ч е с к и е  п р и н ц и п и а л ь н ы е  ш к а ф о в  
К Р У  и  КРУН  Б - Ш к В  ПС э н е р г о с и с т е м  н а  п о с т о я н н о м

И ВЫПРЯМЛЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ

А л ь б о м !

состав типовых проектных решений:

А Л Ь Б О М ! ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И Ч ЕР ТЕЖ И

СФГП'О!

РАЗРАБОТАНЫ ГОРЬКОВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
И Н СТИ ТУТА  „ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" ПРОТОКОЛОМ МИНЭНЕРГО СССР

от ^ Д Е К А Б Р Я  < 9 8 В гл ,5 3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ АА. ГАЛИЦЫН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА HR ШИФРИНА

срок действия сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html
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Наименование Лист Стр

Шкаф Выключателя 640кВ трансформатора 
дугогасящего реактора.
Выключатель ВАЗ 40, ВК-Ю.

34... 37 36...39

Шкаф трансформатора собственных 
нужд 640!о,4кв с Выключателем ВКЭ-Ю. ВК40

38... 40 40...42

Шкаф трансформатора собственных нужд 
б -10/0.4*0 с предохранителем.

41,42 43t44

Шкаф линии 6-Ю*6 
Выключателю ВКЭ-Ю. ВК-Ю

43... 51 45...S3

Шкаф АЧР640к$. 52. 53 54.55

Шкаф питания оперативных шинок. 54 56

Шкаф защиты от замыканий на землю 
с устройством УСЗ -ЗМ

55 57

Шкаф аВтоматики обогрева релейных 
шкафоВ. 55 55

Схемы электрические соединении 
Выходных рядоб зажимоВ шкафоt  
КРУ, КРУ И б 40 кВ

Шкаф 66ода б-ЮяВ трансформатора, 
автотрансформатора. Выключатель 
ВКЭ-Ю, ВК-10.

57,55 59,50

Шкаф Вбода 0-Ю кв трансформатора , 
автотрансформатора. Выключатель 
ВКЭ-Ю, ВК-Ю.

59 51

Наименование Лист Стр.

Шкаф секционного быключателл 640кл 
ВКЭ-Ю, BK4Q
Шкаф секционного разъединит:чо 64ВкВ.

вв 62

Шкаф трансформатора напряжения 
3*3 НОЛ 6-Ю, НОMU-10

61 63

Шкаф трансформатора напряжения на ВВоде 
640кз автотрансформатора, трансформатора.

62 64

Шкаф Вотлючателя 6-Юкв трансформа
тора дугогасящего реактора. 
Выключатель ВКЭ-Ю, ЗК-Ю*в.
Шкаф АЧР 6-Ю кВ.

63 65

Шкаф ТСН В-10/6.4кб с Выключателем 
В КЗ 40, ВК-Ю.
Шкаф ген6-ю!0.4 кВ с предохранителем

64 66

Шкаф линии 6-Юкб. 
Выключатель ВКЭ-Ю, ВК-Ю 65 67

Шкаф защиты от замыканий на землю 
с устройством УСЗ-Зм

66 6В

Наименование Лист Стр

Титульный лист 1

Содержание альбома I 2

Пояснительная записка. 1...5 3...7

BaiSop чертежей 6 ...0 В...10

Схемы электрические принципиаль
ные wKUfoi к р у , круп  б -а  кв

Шкаф бВода 640кв трансформатора, 
автотрансформатора.
Выключатель ВКЭ-Ю ,ВК-Ю.

9... 15 11... 17

Шкаф Вбода 6-10*6 трансформатора, 
автотрансформатора.

Ю... Ю 16...2/

Выключатель вкэ-ю, вк-ю.

Шкаф секционного быключателл 640кв. 
внэ-ю, ВК-Ю

20... 23 22... 25

Шкаф секционного разъединителя б-Юлв 24,25 25.27

Шкаф трансформатора напряжения 
3 х ЗНОЯ-6-10, нями -10

26..29 28...31

Шкаф трансформатора напряжения 
6-ЮкВ 2-Зхном ( ноя] для счетчиков

30,31 32,33

линий и 2 ном (ноя) на ВВоде 6-10 кВ 
трансформатора.
Шкаф трансформатора напряжения 32,33 34,35

на ВВоде б-Юкз автотрансформатора.
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/. Введение.
Настоящие типовые проектные решения выполнены согласно 

поз. Т3.6.31 плана работ Госстроя на 1986-/987е.г. взамен типобой 
работы 407 -  03-332.83.

Схемы электрические принципиальною шкафов /(РУ, НРУП 6-10кв 
разработаны 6 соответствии с основными положениями, принятыми 
в типовых проектных решениях института „ Энергосеть проект

—  Полные схемы трансформаторов подстанций /10 -  220 кв с глав
ными схемами электрических соединений л> блочными* и п Мости -  
новыми 9 уф 10201ТМ - 1 , Л .

—  Полные схемы трансформаторов подстанций 1/0 -  220кв со 
сборными шинами -  лк Ю2о2ТМ -1 .1 .

—  Полные схемы и МНУ управления, автоматики и защиты 
ПС 110 -  220 кв на выпрямленном оперативном токе -
уф 10233 ТМ - I .E .

—  Полные схемы шинных аппаратов подстанции 110-220кв с 
трансформаторами -  уф 10361 ТМ -  1 ,1 .

—  Полные схемы и типовые блоки управления, автоматики и 
защиты элементов подстанций НО -  220кв со схемой „Д ве  
рабочие , секционированные выключателями и обходная, секци
онированная разъединителем , системы шин и с упрощенными 
схемами на постоянном оперативном токе  " —
М  6589 ТМ I ,  Ш .

—  Полные схемы и блоки управления , автом ати ки, сигнали
зации и защиты элементов подстанции 330 -  500кв -
М* 5540 ТМ -  1 , й , Ш . ,

—  Схемы и И КЗ управления а автоматики 
со сборными шинами -  уФ 1599 ТМ - I .

—  Полные схемы управления и защиты 
220 кв ПС со схемой п Четы рехугольник * -  уф ЮоОоТМ -  I , 
ЦИТП 407-03-335.63 .
Перечисленные бЬ/ше ведомственные типовые проектные  ̂ р е 

шения распространяются институтом  п Э н е р го с е ть п р о е к т " (или 
его филиалами с учетом территориального признана) по запросам 
заинтересованных организации, реквизить/ института :
107844: Москва, Г  СПб, 2s3 Бауманская ,7 .
Й счет лФ 12401060 в Первомайском отд. Стройбанка.

элементов ПС /Ю~220к6 

автотрансформаторов

U

Работа является заданием ПРУ  -  строительным предприяти
ям на разработку заводской техдокументации шкафов ПРУ, ПРУП бЧОкв 
6 части вспомогательных цепей .

Вошедшие 6 состав типовых решении схемы электрические 
соединений Выходных рядов зажимов могут быть использованы при 
объектном проектировании по получению от ПРУ — строительна 
предприятий подтверждения по их введению 6 заводскую документа- 
цию.

После внедрения типовых проектных решений, принятых 6 данной 
работе , типовой проект 407 -  0 3 - 332.63 аннулируется •

2. Общие положения.
2.1. Целью разработки является создание унифицированных 

типовых схем шкафов ПРУ, ПРУН 6-Ю кв б часта вспомогательных 
(вторичных) цепей.

2.2. В работе выполнены схемы элентрическае принципиальные 
присоединений 6-10кв подстанций 110*5 а выше энергосистем на постоян
ном и выпрямленном токе в части следующих видов шкафов П Р У  , 
ПРУН 6 -1 0  кЗ :

—  трансформаторных и автотрансформаторных вводов;
—  сенционных вынлючателей и разъединителей,•
—  шинных трансформаторов напряжения ;
—  трансформаторов СИ с выключателем а предохранителем ;
—  трансформаторов дугогасящих реакторов ;
—  трансформаторов напряжения на вводе трансформаторов , 

автотрансформаторов;
—  трансформаторов напряжения для питания счетчиков типа 

2(3) х кол, нам - б -  Ю кв и 2HQM (нол) на вводе 6-/0кв трансформатора
—  линий, 6-10 кв/
—  АЧР ( автоматической частотной разгрузки) ;
—  автоматики обогрева релейных шкафоо;
—  питания оперативных шинок ;
—  защиты от замыканий на землю для присоединений 6 - Ю кв 

с устройством УСЗ -  ЗМ.
Схемы учитывают наличие генерирующих источников на 

стороне б-Ю кв а  не предусматривают параллельную работу секций 
шин 6-10кЗ.

Типовые проектные решения разработаны в соотбетстбии с 
действующими нормами и правилами, предусматривают мероприятия, 
обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность при 
Эксплуатации ПС.

Главный инженер проекта ПН. Шифрина

Пояснительная записка выполнена на ли та х 1 ...5 .

Привязан:

ТОЮ Г

4 0 7  - 0 3 - 4 2 5 . 8 7 . 0 3т яп шифрина
Мая, ото Мерзлетк 

ХмедвЬ '
и 6й!п^шт(ш%ерагтл^*тте

ОтаШШст \У1истоб 
РП  1 / 1  5

Энергосетьпроект1Ш ёт Ъмашоб
Щ С Ш мшяеба Пояснительна^^ записка Горьнобонае треление г  1986г.
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2.3. Сосет/ бь/лолнень/ с использованием новых ти ло д^р е -

исключением являют ся реле бремени с  использованием  
двух и  ш в е  контактов, им ею щ их разны е уст ает .

В сбяои с  изменением  солоот иблений нобь/х т иповреле  
(РП/6Р/7л, РЛ/8) л е срабнению  с  ранее действующ ими (Р л гз,Р П 2 5 0 ) л р о- 

. изведена соолюетстбиющая проверкарезист оров, Вклю ченны х б  е л е - 
ратибяь/е уели совмест но с  новыми типами реле.

На основании ут верж денного бяадт ехилраблением лро -  
токала т ехнического совещ ания яо повыш ению надеж ност и устоойтю  
P3A от юм .86 гкюснба, параллельно обмоткам нобь/х лромреле б  
ответственных целях Включены бололни/лельнь/е (бсломогалтеоьные) 
сопротивления с  лозиционнь/м обозначением  ЯЛ ...

ер. В схем а х предусмот рена возможность подключения ц е
лей телеу/шабления, лтелеизмерения и  т елесигнализации для т елем е- 
хош изщ т алных лобстанциО. Цоганизобань/ и/инни гн/, тнг, блллеребачи  
группового сигнала АПВ б  КРУ, КРУН б-/окб.

Д л я  ббоба и  быбоба /лелеулраблелая установлены дополни
тельные яеренлючатели.

2.5. В сослтабг элект рических принципиальных сосем шка/роб 
НРУ, НРУН 6-/0//6 учтены цени защ ит ы от  ду говы х замыканий Щ З ), к о 
торые Выполнены б  соот белкт бии с  полной схем ой ЗДЗ, разработ анной  
отделом релейной защите/ и  абл/омоилини /йРЗА) инст ит ут а „ Унерго -  

сетьлроект" б  /386г. (пояснении см. о. 3.3)
26. Защита о т  замынаний на землю б  сети 6-/0нВ былаонена:

—  на уст ройст вах 33/7-/ с  бейсл/бием пробой ст упени н а  алм/т- 
чение повреж денной линии и  вт орой -н а  от клю чение бы нлю - 
чателя т раяарорм ат орного и  абл/атрансозормалщоного ббоба)

—  на уст ройст вах УСЗ -з м  с  бейсл/бием  н а  сиеносл.
Для организации целей отялючения Выключателя транс

форматорного ббоба при срабатыбанои защ иты  ззл-/ и  отназе с о о т- 
оетс/пбующих линейных бЫключал/елей предусмотрена, шапка £//&/,

осцщестбллется о т  реле к г г  /кон/лакт з -е ).
Пояснения н схеме с устройство;.; УСЗ -эм см. бразбеле 3. 

27. В состабе ти лобы х проектных решений былаонень/ 
схемы элентричесних соединений Выходных рядоб зажимоб НРУ,
НРУН 6-юкб на оснобе разрабол/анных сосем зоентричесних /рилци- 
лиальных по перечисленным 6 л. 2.2. присоединениям G-/OHB.

Схемы элентричесние соединений бызссднь/х рядоб заз/си- 
моб предназначены бон разработка НРУ -  строительными предприя
тиями единого для Всех серий нлеммного ряда  б  чалти  присоединений 
Внешних сбязей соответствую щ их ш карсд НРУ, НРУН 6-/0 кд.

Целесообразность eut/кого /куюлненил Выходных рядоб за 
жимов подтверждается следующим •• _ _ ,  ,

2.7./. Наличие единых сосем Выособныхрядов зажимовпозво
ли т проектировщикам выполнял.»  схемы подключения шкааюв НРУ, 
НРУН б-/оно по типовым материалам и  исключил? неодхоа/моат 
индивидуальных разработок умазанной документации.

27.2. Внедрение единых рядоб зажимоб б  части бнеа/них свя
зей не ло/лребцет лерерабол?ни проектной документации о  с лу  чае за
мены яребш/лтия — и згото ви теля и/каФоб, а  слеиобот/ельно, обеспечил? 
сокращение сроков ббоба объектов.

пояснения по составлению схем электрических соедине
ний выходных рядоб зажимоб см. б разделе У.

г.8. в  разделе 5  приведены табоицы ле выбору ти п о в  и  схем 
соединений, тралс/рормал/ороб напряжения е-/окВ для литания счетчи
ков линий. ,

г. э. Выбор принципиальных схем и схем электрических соеди
нений и/ка<роб КРУ, КРУП 6-юкв производится по л/аблицам на 
л и т а х  6... в.

г./о. На листе 5  приведены условные обозначения, принятые б  
схемах а отсутствующие б стандартах.

3. Особенности выполнения 
принципиальных сзсем 
/ина/род КРУ.КРУНб-ЮкВ

В настоящем разбеле приводятся пояснения по организа
ции, целей защиты, автоматики, сигнализации.ббебенной б  разработан
ные лринцилиальнь/е схемы шкароб КРУ, НРУН 6 -/окВ и  отличающ ей по
следние о т  типовых проектных решений А/ У 0 7 -0 3  -332.83.

Л/. Схемы электрические принципиальные выполнены с у ч ё 
том  разработки по ним схем электрических соединении Выходных 
р я ш  зажимоб шкааюв /6 части Внешних связей), д л я  элюго в  принци
пиальных схемах намечет/ а  пронумерованы выходные зажимы, о 
чём указано в примечаниях н  соответсл/вуюьцим чертежам.

,  32 выполнен вариант схем шмара транарорматорного
(аблютранарорматорного) ввода б-/окв. не лредуоиаиприваиоа/ий 
услшнобки аппаратуры защ иты и  ошлюмалшш.

Данная схема лребказна чена для  реконструируемы х 
объектов при использовании существующих устр о й ств  защ иты  а  
автоматики, а  толоке при необходимости /я те н е н и л схем  защ и
ты  и абтомалх/ки, алларалн/ра колюрь/х расположена н а  панелях  
щ ита улрааоения.

Пояснительная записка выполнена на лампах /... 5

Ярийязан:

- .... )
m : « t r .

407-03-Ц25.87. ПЗ(продыжете)
Пися,



Ш
Ь»*

по
дл\

ло
д/к

гсь
 

Ти
по

бы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ш
ен

ия
 

4
0

7
-0

3
-4

2
5

8
7

 
Ал

ьб
ом

 7
Ж

3.3. Ниже прободлтел пояснения я  схеме защ иты о т  д у - 
гобых замыканий (щ З) и/№<роб НРУ.НРУН 6-/0кб.

3.3.1 Построение целей 4?3 Выполнено б  соотбетстбии с  
полной схемой,разработанной ОРЗА института„Энергосетыюовк/п 
б состабе топобых проектных решений /0806ГМ -7 , а  та к ж е  с 
учётом принятых НРУ -  строительными заводами мероприятий по 
лобышеншо надежности работы  шкадооб б  части  разделения и х  
на тр и  отсела.

Указанные отсеки и/кароб имеют следующие наимено-
бания:

—  отсек сборных их/нЮСШ. ) ;
—  отсек бб/санобальтного оборудования (080);
—  отсек ббода/быбода) (088).

Наждь/й аз отсекоб оборудован клопином, реагирующим 
на лобышенное дабление лри Возникновении дуги б  сввтбеяхулвующей 
части, и/кааж «РУ, НРУНб-/Окб.

8 схеме приняты следующие позиционные обозначения 
лутебых(конечных) Выключателей,обязанных механически с соответ
ствующими клапанами:
SQ/fl —  для отсека 080:
S m i —  для отсека 088;
ЗцНЗ —  для отсека ОСШ.

Плотны и и х лутебые (конечные) Выключатели SQH/ и  
SQH2 устанавливаются б каждом шкасри ПРУ, КРУП б-/Окд.

Место установки клапанов ОСШ и обязанною: сними 
путебых (конечных) Выключателей SQH3 определяется ПРУ-строитель
ными предприятиями с учётом особенностей конструкций и/кароб.

По имеющимся сбедениям для шкауэоб серий :
—  Н -  т  Московского забода „ электрощит ”SQH3 — уета н а бли  -  

баются б отдельных конструкциях, располагаю щ ихся б  
биде заглушек с каждого торца сборных и ш н ,та к  назы
ваемых „ аугоулобителях

—  И -  47 Нудбыи/ебского забода „Электрощит* -  SQH3 размеща
ются б ш карах шинных (оснобных) трансрорматороб н а 
пряжения 6-/0 кб;

—  НМ-/  Робенского забода -  SQH3устанавливаю тся б  каждом 
шкафу НРУ;

—  НМ-/Ф „По Залороястрансрорматор”-S Q H 3 устанаблибаю т- 
ся б крайних щксирах каждого ряда ПРУ 6 -/о кб.

При усптнобме на обьекте шкааюб ПРУ 6 -/О кб серии 
Н-/ОУ необходимо предусматривать контрольный кабель для сбя- 
зи контактов_ SQH3, располагающ ихся б конструкциях по 
торцам секций, сборных шин, с шинками ЗДЗ ближ них шкароб.

332 Типы путебы х (конечных) Выключателей SQH/, SQH2, 
SQH3 Выбираются НРУ -  строительными предприятиями, а  
место устакобки SQH3 определяется серией ш там б НРУ, ПРУИ  
6-ю кб (емп. 33J ).

Оскобным требованием. схем 343 н  подбору т и  -  
па путебых (конечных) выключателей ябллетел наличие у  
последних не менее 3 -х  контактоб, не обязанных между собой 
по быбодам и замыкающихся лри срабатыбании клапаноб.

3.3.3. Пояснения по принципу дейстбия сссемы 343 
см. б работе У07-0 3 -3 3 5 .8 3  с изменениями /987г.

33 У. Размещение центральнь/х а п п а р а то в  343, а  
такж е реле отключения генерирующих источников Вы
полнено 6 шка<ру шинного трансф орм атора напряж ения.

цепи 343, бь/полненные б  н а стоящ и х ти ло б ы х  
материалах, имею т следующие отличия о т  приведённых б  
схеме 343 007-03 -335.83 (ли сты  5 8 ,5 9 ):

—  изменены позиционные обозначения ч а сти  релей
ной аппаратуре/ и  резисторов. Роследнее объясняется н е 
обходимостью им еть однотипное обозначение зяем ентоб 
сосем б  различны х ш м арах ПРУ, НРУ//б-/Окб, которь/е Вы 
полняю т одинаковые функции о цепях 343  б  каждом и з  
соотбетстбующих шкароб.

—  Организация сигнала „ О ткры т клапан 343 “ бы -  
полнена с учётом  его дейстбия как  при уоабаты бании з а 
щиты, та к  и  при проведении проверки испрабного положе
ния клапаноб б  ш к а р а х перед подачей напряжения н а  
секцию б  целом и на каж ды й шмар б  отдельности, т о  -  
есть при отключенном положении абтомаипоб управления 
соответствую щ их присоединений 6 -/Окб. С игнал п о да ё тся  
о т  указательнв/х реле НПй/ на обук и  н а  ла м п у агкара.

3.¥. Согласно указанию /лабтехупрааления (письмо 
В -8/7-/725 о т  /6.06.82) о необходимости применения устройств  
УСЗ-ЗА1 для сигнализации при замыканиях н а  землю б  се -  
т я х  6 -/окб, б работе Выполнена принципиальная схема сона
ра с данным устройством.

преоусматрибоиотсл дба исполнения шкафа о  
устройством УСЗ -ЗМ б зависимости о т  числа трансрорматороб 
тока нулебой последовательности, подключаемых я  УСЗ -ЗМ , с 
соотбетстбующим числом кнопок SB, для исполнения /-Ю, для  
исполнения 2-20.

Пояснительная записка бь/палнена на л и с т а х  /...5 .

Прибяш н:

'.-- J----1--

407- 03-42587 ПЗ(продаженис)
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Построение принципиальной схемы защ иты  о т  з а 
мыканий на землю для присоединений 6-/0нв с устройством  У С д -зм  бы
ло рассмотрено и подтверждено ПО„Союзтехэнерго"для применения 
б типовых решениях (Заключение электроцеха /70„ Союзтехэнерго", 
полеченное с письмом институтарнергоселэьпроект"09-г/7/бВЗ о т

б. Схемы электрические соединений бь/ходт/х 
рядоб зажимоб шкафов НРУНРУН б-/О кб.
В состабразработанных материалоб дошли схемы 

электрические соединений бь/хюдныхрядоб зажимоб шкароб НРУНРУН 
6-Ю кб, Выполненные на оснобе сооем электрических принципиальных 
соотбетстбующих присоединений 6 -/Окб.

Целесообразность разработка, указанной техдокумен/па -  
цци а Выполнения единых схем соединений для Выходных рядоб заж и
моб изложена б л  2.7. данной пояснительной запоски.

Схемы Выполнены для Выходных рядоб зажимоб, то -е сть  
для те х  клемм, на которые подключаются Внешние сбязиустройств  
улрабления, защ иты , автоматики, сигнализации а т .д .

Ряды зажимоб составлены бсоотбетстбии с  действую
щими директивными /ттериалам и но порядку расположения клемм 
определённого функционального назначения.

В схемах соединений Выходныхрлдоб зажимоб о т с у т 
ствуют /тьмы для бнутришкасрных соединений, 6том  числе по переход
ным связям на дбери релейных отсекоб и подключению к оперативным 
шинкам.

Порядок расположения клемм и и х  соединении В  ч а сти  
бнутришкарных связей определяется ИРУ -  строительными предприяти- 
т и  при разработке заводской документации шксироб, с  учетом  
нонсо /̂унтионых особенностей, присущих разным сериям шкаирод ПРУ,

Если б результате разработки бнутришкаузных связей, 
быяВится необходимость увеличения числа клемм бразработанных схе  -  
маис соединений Выходных рядоб зажимоб, т о  для сохранения нумерации 
клемм, принятой б указанных схетах, обозначение допалнилтельныхклемм 
следует Выполнять с буквенной индикацией (например У а ,6 а ,б б  а  т д . )

Выполненные 6работе схемы электрических соединений 
Выходных рядов зажимоб шпоров ИРУ, НРУН 6-/0кб предназначены для  
разработки схем подключения лра конкретном проектировании.

5. ВыбортипоВ и схем соединений трансформа
торов нагряженил (ТН) 6-/0 кб для литания  
счетчиков линий 6-/0 кВ.
В сбязи с недостаточной мощностью шинных ТИ6-/0 кб 

т ипо в  НАМ И -Ю  и 3 * 3  н а л  - 6  - /о ,  для питания цепей напряжения счёт
чиков линий в большинстве случаев требуется установка на секциях 
шин 6-Ю кВ дополнительных Т Н .

~~ Необходимость установки последних определяется путём  
(равнения мощности шинного Т Н  6 - /0 кб соответствующего то п а  с сум -  
маркой мощностью потребления нащэузок,подключаемых к  шинкам н а 
пряжения.

Для наиболее эффективного использования мощности 
шинного ТН 6  целях получения равномерной нагрузки на <разь/ 
включение цепей АЧРи РПН предусмотрено между разам и А -С .

Ниже приводятся справочные таблицы , полученные 
6результате расчётов а  сопоставления мощностей а/е/нных и  
дополнительных трансформаторов напряжения В-/ОкВ, а  та к ж е  
подключаемых к  ним нагрузок для  различны х типов, схом ТН и на
грузок.

Расчёты и пояснекия см. 6 типовы х м атериалах  
, Схемы электрические принципиальные шкафов КРУ о  НРУН 6 -/окб 
энергосистем на переменном оперативном токе со щитом управле
ния Н* 467-03-424.87 (инб. //378TM -I).

Тадоица 5 /
Подключение цепей напряжения счётчиков 

линий (BW.BVA) К шинным ТН 6-/0 кв

Виды
нагрузок

Ти п ы  ТН 6-/0кб

Э*ЗН0Л-6 3‘ЗНОЛ-Ю НАМИ-/0
класс точности класс точности класс точности

f 1 з ' 1 * ' 1 -3/ г 1 з 0- 1 5 в 1 - 7
Одщелодстан - 

ционная 
нагрузка

+ + +

Количес
тво

линий со 
счётчика

ми

396700 / /9 /г
долее

30 6
долее

30

САЗЧ
сочу — // 7 /э н гз

Ноличестбо линий, указанное б  граирах 8,4,6, дано при 
наличии линий с расчётным и техническим учётом ; б  граф ах з,5,7 - 
цри наличии линий только с п/ехническнм учетом.

Пояснительная записка выполнена к а ли ста х /...б

П р и в я з а н :

— .....-1— ;

М н & н *
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Таблица 5  2
Подключение цепей напряжения счетчиков 
линий (BW, BVA) к дополнительным ТН 6 -/ОкВ

Тип
ТН 6 - /Окв 

для счетчика/ 
линий

Номинальная мощ
ность ТН на фазу 

ВА
Класс то ч но сти

максимальная
6 / т жнагрузки на разу о т  р счстчикоо 

линии 
. ВА

Количество
линий

приналичии
расчетного

учета

приналичии л толоко технически» 
учета/ 3

2хнол(ном)-б 75 200

/6/70)

-5 /7 ) /2//5)

2хнол(ном)-/0 /50 300 -101/5) 48/30)

Зхнол/ном)-6 75 200

/2/7;У)

Of-8) 47(27)

Зхнол(ном)-/0 /50 300 /2/20) 25/40)

В таблице приведены данные расчетов для следую
щих типов счетчиков•*.

с азу -и 5?0м  и срчу — и673м -  без скобок,
335700 U 33 5702 — в  скобках.
Учитывая данные та б ли ц  5 /  и 5 2 ,вопрос об установ

ке дополнительных ТН на секциях шин 5-/0 кВ для питания цепей 
напряжения счетчиков необходимо решать при наличии даннЬ/х по хо- 

учета расчетного или технического на проектируемых линиях

При этом линии 6 - /ОкВ с техническим учетом в соответ
ствии с данными таблицы 5./ целесообразно подключать к цепям напря
жения шинного ТН, т.к. характер нагрузки оби/еподстанционнЫх эле
ментов допускает работу цепей напряжения в классе точности б.

Шинки напряжения шинных ТН и дополнительных ТН сек
ции шин 5 - /ОкВ не должны объединяться, о чем следует указЬ/ватЬ 
но плане оперативных шинок КРУ, к  рун 5 - /О к В.

ШкофЫ линий со счетчиками, подключаемыми по цепям 
напряжения к шинному ТН, а такж е шкаф ввода трансформатора, 
целесообразно размещать в одном ряду с указанными ТН без раз
рыва между шкафами, во избежании дополнителднд/х кабелЬнЫх 
перемычек Такое ж е решение должно бы ть принято по раз
мещению шкафа дополнительного ТН и шкафов линий, подключае
мых к цепям напряжения данного ТН.

Е

6. УслоВнЬ/е обозначения принять/е 
о схемах и отсутствую щ ие о 
стандартах.

6.1 Граф< уческое обозначение.•
ф —  клемма испытательная.

6.2. Позиционные обозначения.*
Q F... —  выключатель путевой (конечный) тележ ки шка

фа КРУ, к  РУН предохранителя;
SO-.. —  выключатель путевой (конечный) тележ ки шка

фа выключателя, разъединителя;
SQH... —  выключатель путевой (конечный) клапана ЗДЗ; 
YQF... —  замок электромагнитной блокировки тележ ки  

шкафа КРУ, Крун предохранителя;
YSQ... т о  же выключателя, разъдинителя.

6 3. Аббревиатуры ело вое о четам и и .*
ЗАЗ —  защита о т дуговых Замыканий;
МТЗ —  максимальная токовая защ ита;
ТН —  трансформатор напряжения;
ЦС —  центральная сигнализация;
ОРЗ А —  отдел релейной защиты и автоматики;
КЗ —  короткое замыкание.

7 РекомендуемЬ/е надписи на 
фланцах переключателей.

В  схемах сокращенно обозначены надписи на фланцах переключателей. ^
Ниже приводится расшифровка и в  скобках-рекомен

дуемые сокращения.
в/£ — включить, включено (вкл)
01,0 — отклю чить, отключено (о т к л )

Р -  ручное (Руч.)
А —  автоматика (А в т.)
С —  сигнал 
/с — I  секция 
Йс — Е секция

Пояснительная записка выполнено но листах (...5

Привязан

7Ш ж

£f07-03~U25.87. ПЗ (окончание)
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Тип подстанции

Назначение, шкафа

ПО ПО кВ вы ш е

ВВод б~Ю кв  
дВу л обмоточного 
трансформатора

Ввод в -  Ю кВ трехобмоточного С екционны й Секционный Шинный
трансформатора, выключатель разъединителе трансформатор

автотрансформатора напряжения

Трансформатор 
напряжения для питания 
счетчиковHUHUU б~/О кВ

Оперативный ток П  в с  т  о я  и  н  ы  a  t в ы п р я м л е н н ы й  2 2 0  в  t т  в
Тип выклтчате 
Тип транс форма! 

напряжения
ля.
пора в я зч е в к -я в к з -п В К -Я ВКЭ-Я В К-Я  I ВКЭ-Я В К-Я ВКЭ-Я в к -я 8КЭ-Ю B K -/0 —

з х з т -в  -  я
ИЙМЯ -  я

in Зхном(НОЛ) 
б-/Он в

С хем а
электрическая
принципиальная

л» листа 1 ,*Л П 9,ш .п,а я . 77, и , / 9 9. Я . /7 , м ,! 5 78. /7 , /В. 79 и . 2 /;2 2 .2 3 24, 2S 2 3 ,2 7 .2 8 ,2 9 38.37

ж  рисунка Potfybci Р ос./ Рае г Рос. 5  | Рис. б | Рос. 7 j Рос.8 Р о с3 Рос.4 Рос. / Рис.2 ' ------ Рис. /  J Рис 2 Р и с .) P u c j
ильма электрическая 
соединении выходных 
р,до6м.3ажит6п 57. SB 39 67, бб 60 6 / —

Управление Д в е , т а н ц и о н н о е  к л ю ч о м , т  г л  i? у п р а в л е н и е

tN
§

1

1
6

Учет, измерение BW1, В УА /

Автоматики АПВ , АВР

Р е л е й н а я

защ и т а

и

другие

устройства

мтв с 
пуском 

по
но» о 
ускорением

B W f , В У А /

АПВ АВР

мт з е
п уско м  по 
напряжению  
и ускорением

АВР

МТЗ с 
пуском по 
напряжению  
и ускорением

Устройства З Л З

замыканив на землю секции шин 6 - to *в
* « ? -  к

на 
согнал

Аппа^дтура
секции

Трансформаторы тока
ТА К А 

ТА  2, А
ГА /. С 
ТЛ2.С

Операт ивная
блокировки

ТА/.  А 
Т А Г А

ТА/. В 
ТА 2. б

ТА /  С 
ТА 2. С

Э Я

ТА/. А Т А/ С  
Т А Г А ,  ТА ГС

Секционирование 
чативно 
шинок

Образование
шинок

напряжения для 
счетчиков линии б - / 0  «г

* * т р о  м а г н и т  н а  я м е х а н и ч е с а я

Кшробая
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Примечание. Схемы на листах 52... 56 выполнены длл навесных 
релейных иошроё-

ш ш ш ИННИННИН ■1
IHHIHIшвшшяшИНИН■и
■ ■ ■ ш м ян

^^нмп п н
ПИНИЙнянин рНН ■п
ш ш ш ж ш ш ж т я1
ШШШШЕЗХЗЪЯХт'к 
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Примечания
т  для т^ансф

бИкл10ча1пелб, °а применяется9 для щкафоб Ъбодс 
состоящих из обух выключателей Q f  а u p .
£ ля  различия обозначения̂  цепей, подключаемых 
к  общему ряду зажимов, переду основной мерной 
следует добавлять буквенной обозначение QrwiaQu 
например, Qf-  101, Q4-101 и т .д .

2. Тип, техническую характеристику аппаратуры 
а также место установки. клапана ВДВ отсека 
сборных шин с путевым быключателем sqhs 
определяет КРУ -  строительное предприятие, 

в. На схеме пронумеробань/ клеммы, предназначен
ные для подключения внешних цепей.

Перечень аппаратуры

конкретном проектиробании.
5. Условные обозначения, отсутствующие 6 стан

дартах, см. на листе 5.
6. Для трансформаторов (автотрансформаторов)

мощностью 63,0 MBA и выше устанавливается 
электронный счётчик класса точности 1 
типа Ф 66700, о чём указывается в опросном 
листе задания заводу на изготовление шкафов 
К Р У (КРУК) 6'10кВ.

Таблица исполнении

Обозначение и внэ-ю т -ю АВ51,
R7

ТА 1.8, 
ТА2.В

SF2 AHS1,
К 11

КН1 ,КН01 НА!,
М 2

КТ1 НТ2 KL7 SAC3 НН2, НИЗ

Листы 9. J2  
Рис. 1

2206
+ - 4- — 1м.р.*25А 

1н.р. *60А
ПТЛ-//) Л, 1 2208; Of А РЭУП-КШИ; Of А

— — — - —
НОВ

иТС.-ШЩ
НОВ; /А РЭШ0-85Н2; IA

Листы9...12 
Рис. 2

2203
+ - +

1н.р.‘ 25А 2208; 0,5А РЭУ H-Q0-85082,' 0,6А
4* + + +

РШ20-Ш2;0,5А

пав Ь.р=304
Ж .-Ю Щ

НОВ; IA РЭУ 11-20-85112',1 А Pm-20S5II2! IA
Листы9..Л,13 
Рас. 3

220В
— + —

1«.р=%5А
Отс-Юкр

220В; IA РЗУИ-Ш-ШПА
- — - - — —

нов Ь.р.*ЧА НОВ; 2А P3m-20-85!S2;2,5A
ЛаспиЗЛД 

Рас. 4
220В
нов~

-  • + —
1п.р. -2,34

OTVrIOhp
2203; 1А РЗУН-20-85Н2; /А

+ 4- + +
РЗУП-20-Ш;!А 
РЗУН-20 S5152;2J5AЪ.р.̂ ЦА НОВ; 2А pm-2№ ffl;2fA

/1осты9.Л,1Ч 
Рис. 5

220В
+ — -н +

1п.р.-254 2208; 0,5А тш -т 2 ;о ,5 А
— - — — — —

11QB Up.-SOA ОТСгШчр НОВ ; / А P3W-20-85I/2; IA

Ш Ш Щ  
Рас. 6

220В — + — + 2ир.ш2,54 2208; /А P3M-20-SS/!2;fA - - — — — —
НОВ Ь.рлЧА Ши. Ш ар

ИОВ; 2А P3yr/-20-S5/5?;?fA
ЛистыйЛД15 
I Рис. 7

220В + — + + kp.*25A 220В;ОДА P3yH-20-B50l2;0fiA + + + + p w m -m 2 , o,s n 
Р Ж -2 Н Ш  1АИОВ U.p =504

07С.*Ю1нр НОВ; /А Щ11-20-85112ПА
: ШЫЯ.Щ15
|[ Рас. 8

220В — + —  ' -ь 1н.р.*2№отсЛОкр.
2208; IA РЗУ11-2015Н2; /А + + + 4- 4*

РЭУ11-20-85112; 1А . 
РЭУ11-20-8515212,54110 В Up.-4 А НОВ ; 2А РЗУН-20-т2;?,5А

Перечень аппаратуре\
1 Позиционное 

обозначение 
1 по схеме

Наименование Тип Техническая
Mpameguc- Коя. Примеч.

При напряжении оперативного тока,В 220 по

ЩС1 проДеЩтачное РП 18-72 220В НОВ 1

%

H5VI 7>глё
напряжения р н -т / т 1

КТ1 Реле времени P3-/32 2203 нов См.

такК72 Реле времени РВ-Н2 2208 ИОВ
- 0506,50! Вь/ключотель

путевой 2 примеч.2
Rt.../W,R5 Резистор С5-35650 1к0м 2700м 

15% 15% 5

R6,R2f Резистор С5-35В25 3,9 пОм йкОя
ttTM 15% 2

R7 Резистор 05-3537,5 10» 25% См
т5я

RRf, RR2 Резистор 2 пртеч. 2
RAH...RN3 Резистор С5-358Ш 4,7Ш  1,5 ш  

1/0% 15% 3
SABI Переключатель ПЕ'011 исполни 1 /

щи ЛВ2-10 
исполн. -  /

SAC1...5AC3 Переключатель ПЕ'011 исполн. Ч 3 ила лв?П 
исполн. */

SCI, SC2 вТ/ЖлюШпелЬ 2
См.

примеч. 2
SF2 Выключатель №№-?№Т См. табл. 1 вК~2П

SQHL.Sm Выключатель
путебой 3 примеч. 2

w L .m Диод КД-209Б 600В; Of А 3

YG6,YSQI блЗЩэовочнЫй ЭБ-1 2
или

ЭМБЗ

Место
у с т 

ановки

о

II f
!§

f t
I *

‘ ъ

1 1 -

2*

Лозационное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип Техническая
характерце- Нол. Примечай.

При напряжении оперативного тока, В 220 НО
ARSI Реле подторного 

включения РПВ -01 См. табл. I
BVA1 Счетчик реактивной энергии и т г 100В,5А 1 ЭЗаВ702
вин счетчик активной 

энергии
Ш У - ..
И670м /00 в,,5А 1 или

ЭЭ6700
EL1,EL2 лампа .

осветительная 2 См.
— Патрон 2 примеч. 2

HLG1 Арматура, 
линза = зеленая АС 12013 220В нов 1

HLR1 Арматура, 
линза * красная АС 12011 2208 нов 1

H LW Арм атура , 
линза -  Jбелая АС 12015 2203 нов 1

Щ Н А 2 Реле тока р т-т/ ... См.
KBS1 реле

промежуточное РЛ/6-42 2203, 
0,5А

7 Щ “
1А т б

~якы ,
КН1

Реле ,указательное См. таблицу 2
нн2,тз реле ,указательное См. таблицу 2

т о у  картельное РЭУ 11-11- 
-35012 0,1 А 1

KHDI
Реле

указательное
Ш 1Г26- 
-8584 2 0.025А 1

н и промежуточное РПШ-62 См. та б л. 1
Щ Т2 реле

промеж уточное РП18-72 2203 1103 1

“Ш Г '

реле
проюещтачное Р Л 16-12 220В 1103 5

чг.2р.
нонт.

HL7 репе
промежуточное РП 16-12 220В НОВ См.

тик
HQ1 промежуточное РП-11 220В 1108 1

Схема выполнена на листах 9 ..J 5

~Ш57Й

шшжъщояш
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Примечания.

1 Схема выполнена длл трансформаторного (автотрансформ а  - 
торного)ввода, имеющего один выключатель и применяет
ся для шкафов ввода, состоящих из двух выключателей 
91 и 94. Для различия обозначения цепей, подключаемых 
н общему ряду зажимовf перед основной маркой следует 
добавлять буквенно- цифровое обозначение в / и 0 4 , напри

мер , 0 1 - ЮГ ,  04401  и т.д.
2. Тип, техническую характеристику аппаратуры, а  

также место установки клапана ЗДЗ отсека сборных 
шин с путевым выключателем S9H3 определяет К Р У - 
строительное предприятие.

J  Марки цепей, изменяющиеся при применении схемы 
для ПС ззокв и выше, указаны в скобках. Марки, обозна
ченные ", уточняются при конкретном проекти
ровании.

4 Условные обозначения, отсутствующие в  стандартах, 
см. н а листе S

Таблица исполнений

Обозначение а вкэ-я BK-tt
ТА1А ТА/. С ТА 2. А ТАГ С

TAtS
TAt.S SF2

Листы №...19 Рис.1 2293
+ Tuf-SSAтс*/01ярнов Т*р-50А

Листы №... /9 Рис. 2 2233
+ +

1кр.-г.5Аолк? ЯНяр1103 hp. *4А

Диеты №...19 Рис.З 2203 4- + +
Uf. Х25АмС’Я/гу/103 т Up. * 50А

Диеты 16...19 Рее. 4 По в
+ + + U.p*2.5A9тй‘ХИмр1103 Ыр*4А

Схема славных цепей umagpa 

б-Юкв

Аля трехобмоточт 
юрапсдортторов. \  
автощтеормащту

ГАЛ YACI

о — с ь -о — U

П"£*

а :  (_wm, m s , т с

! _ *  ГА t  A, T A U JA I.C

а

Перечень аппаратуры.

1
Ц Позиционное 

обозначение 
по схеме Наименование Тип

Техническая
характерис

тика
Кал. Примечал.

<5|
11
It
flИ
7*1

I*1
**

При напряжении оперативного тока. & 220 1/0

£Ll, £12 , Jamna 
осбетителбная 2 См.

примеч. 2— Патрон 2

HLG1 Арматура, 
линза* зеленая АС /20/3 220В т о /

HLA1 Арматура, 
линза* красная АС /20П 2203 нов /

HLW1 Арматура, 
линза» белая АС 120/5 2203 1103 /

КИП
Реле

указательное
рэу-я-м -
85842 0,025 А /

kSQ1. 
K0SG6

Рем
промежуточное РШб-П 220В нов 2 43. 2 р 

К9нт.

КЫ Резистор C5-3SB-25 39«0м
‘i/0'h

2к/м
±51- 1

лк/, икг Резистор 2 См. прим 2
щ  т Резистор С5-35640 4.7нвм/5«Ом 

±5% 2
0506,
s a t

Вы ключ а тело 
путевой 2 См. прим.2

S A G ! Переключатель ПЕ-ОП
исполнение -  / 1 йлопВ2-Ю

исполн*/
SAC2 Переключатель ПЕ-О/1

исполнение*/ / ШЛВ2-/0
осполн-/

SCI, SC2 выключатель 2 См.
поимеч. 2

ST 2 Выключатель АП5Ь6-2МТ См. табл. 1 ВК-2П

StHI...S6H3 выключатель
путевой

См.
поимеч. 2

Ш .. YS3 Диод К Д -2/95 6003; 0.5А 3

Y60, YSO/ _ З а м о к  
бл окиров очн ы й ЗБ-1 2 и л и  ЭМ63

Схема выполнена на листах 1 6 ... 19

407-03-425.87.33
Схема электрические лронципиалте шкамб т  и крун 
6-WкВ по энергосистем на постоянном и выпрямленном 
операторном токе.

Схема электрическая 
принципиальная
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шинок

ЗАЗ
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*& схему 
защиты 
трансфор
матора 

(а6тот ране- 
форматора)
В схему 

управления 
секционного 
Выключателя

В схему 
управления 
отделителя

0Н2 I
|2

II 
1

В схему
регулирова

ния
напряжения

В схему 
циркуляци
онного
охлаждения

Лампа
.отклю

чено"

1
I

Лампа_ Включе
но’

ЛВориОние 
отключение 
боитчате- 

лт
пасфютат
^  4вад^

о к а т а ю »

Сигнал 

т О т крот 

клапан 

ЗАЗ*

!

Согнал
. Работа 

и
неиспраб- 

ностЬ 
W *

согнал §
• Неисправ

ность $
элементов $>КРУ- ч»

Лампа
„ Указателе

не
поднят * Ч*

УЯбло ч
- Трансрюрма-

(* Автотрансформатор')
Табло

»Выключа
теле

9 1 (0 4 )'

Схема Выполнена на м ет ан f6... 19

Лрибязан:

407-03-425 . 87. ЭЗ
Схемы электрические принципиаленыёшкароб КРУи 
К РУН б -to кб пс энергосистем нс постоянном 0001-  

тн тм  оперативном том

Схема электрическая 
принципиаленая. Лрокобаттделонаи\
Нрмрош 220
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?
№ 1
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L _ g _ J

№ 6 н е т
__________________________________? т  п

AM2

Ôii.

SQ1г—V
■«— rS-^>

7 7
0 -^1 .
111
Q •••..

6 6 
m i

- “-я 
...•••..*

Ю7 h 7 I
№ 1
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/05
HSQ1

Г “
/Й0ДО

//3

//5

/ 3
QS&6 

?
^  о

m

SCI

SC2

117

Ш
~ ® h

m

I k

EEL2

8 — 1

T  T

4 J L r

Аиё-
notmopurmb 
nymmzo 

выключателя 
заземляющего 
разъедини- 

m m

Шинки
питания
аператиотткироони
перетючагть
Блок-замок 
тележки 
вьтлюча -  

теля
блок-замок
заземляющего

QSG6
Реле- повторитель 
путебого 

бь/ключатеяя 
тележки 

выключателя

Вахту
тинных

заземляющих
разъедини-телес/

в
схему

табной 

блоки - 
робки

кителей
Щ

Цепи
освещения

и
обогрева

Рис./ Остальное см. рис. А.

Ю7

т

Q3--г
Q2

« ---

М 1

■0^ №

'22

Привод выключателя
Ш дЧО

¥
6F2I—— — . w— 671 ЛИ/ M ff

< < е ^ Ч -------- у -------------- ^ W >

TALA
jrt. M il

TALC
cmt

*/

M
I

3

t5

TA2.A
- A _

T A 2.C

AK1
?7

m i
н т

К

Схема выполнена на листах 16... 19

Контак %
тор

Включения й
Электро
магнит If

II
s-отключе

ния §

Электро
магнит

Включения

Ш Ж

ГИП
Нач.отО.
Н.контр.
Ш ч.сёт
Р укер.

Хмелей'
Тташод
М азяеоа

ш ш Ш т К

Схемы
Ш -03 ~425.87. ЭЗ

К РУиК РУН  с -----
а Выпрямленном 

СС/наср вбода 6-ЮнВ

20

пика 
па постоянном 

токе
Стадия \Лист \листо6

Схема электрическая 
принципиальная

16
Энергосетьпроект 
Порьмобсмое отделение
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Примечания:

1. Tun, техническую характфистину аппаратуры, а 
также место -установка талона ЗДЗ отсека 
сборных сиин с путевым выключателем SQH3 
определяет Н РУ  -  строительное предприятие.

2. На схеме обозначены а пронумерованы клеммы 
для подключения внешних цепейг.

3. Марна цепей, изменяющиеся при -применении 
схемы для пс ЗЗОнв и вб/ше, указаны в скобках. 
Марка, обозначенные. . . .  ’  и дробью, уточняют
ся при конкретном проектировании.

Ц. Условные обозначения, отсутствующие в 
стандартах, еж. на лите 5.

Перечень аппаратуры
1 Ь(Щ Ш №
• сШачение 
1 по схеме Наименование Тип

Техническая
характеристика Ноя. Примеч.

При напряжении оперативного momfi 220 110

н с и P m  промежуточное 
дбрхпозацитное Р П -Н 220В нов 1

rtSVf,
HSV2

Рем
напряжения 4 0 ... т в 2

К Т ! Р т  бремена Р в -1 3 2 2208 ИОВ 1

P 1 .R 2 Резистор С 5-35850 M u t
5 ° /.

ты?-
5% 2

RN1. RN2t
т Резистор C5-3S825

Ч,1кО*
т у .

1,5*0м
1 5 '/.

3

м , т Резистор № ■35625
4 М (!
toy.

2нОм*
5 '/. 2

щ т Резистор 2 См.
примеч.1

R 5 Резистор С5-35вГ,5 1 0м t5% См.
так

SAC1 Переключатель п т - 12
ослом. - я 2053 1

SAC2,
SAC3

Переключатель П й -0 1 1  
иегт  н. - 1 2 Плапвг-Ю

и а т ш .

s e t,
лс4

Тумблер -  6бшю~ 
чателЬ

2 прим ч.1

3 F 2 Выключатель ллт-гш Он. табл. /

SQL
a r t

выключатель
путевой 2 См.

примечJ
5 Q H I...
SQH3

вб/ключатеяь
путевой 3

W1 /и о д И А -2096 т в -,о м 1

Y 65,
YSQf Полировочный 3 6 -1 г Ш и

SM 63

Перечень аппаратуры
'Шесто ■гста- 
мвка

*3

Позиционное 
обозначение 

по схеме Наименование Тип Техническаяхарактерис
тика

H o i Притон.

При напряжении оператибноео лт х,8 220 по
Ш , EL2 Лампа

осветительная 2 См.
примемJ— Патрон 2

HL&1.1 ^нза'Щел’еная АС/2013 220В тв 1
НАР U Арматура, 

линза--красная АС120И 220В НОВ 1

НШ1
А

I
it АС 12015 220В ИОВ 1

НА1,НА2. Реле тона рт-т/... 2

HBS1 Репе промезкуточное РШ6-42 ш0.5Й
1106
1Я

См.так. Ъ Л р.

нн/ Реле
уназателЬное

См. таблицу 1
КН2,ННЗ Реле

указательное
* Ж Г 0f025A 2рОуН-Н--8SB72 — 0,05А

№ Реле
указательное

РЭШ-11- S5012 ОМ 1
тт Реле

указательное
РЭУН-11-
85842 0,025А 1

¥

Реле
промежуточное РЫВ-72 2206 110В 3 4h fP

KL3,Щтс/
Реле
промежуточное РП15-12 2206 нов 3 Ч3Лр

Схема выполнена на листах 20... 23.

Ино.Н.

шиш ГЩШ5Ж VJttZP.
4l»l'Wurj ( i WfifWA

чиетт m zm >im  яm m  ’зтлж глшшт шш:(щ улрпивж vmrm

Tipusmr

4 0 7 -0 3 -4 2 5 .6 7 . ЭЗ

Ььт̂ кашг
CntaguA/lum VlucmoS

РП 20
ектл .... оШепенш. 

1986г.
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KSV7

Т ^ Т
73

SAC1 к и
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л г
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J L
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т а
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См. рас. t

-об

“°7
ш

/ Г
НА/

39
SAC2

т О ? —

33

17

15 16

03
t 3 
№

3 5
W T1

1 т

05

0 /7

№

■ л
к п

- Л .
9 в

МИ

№

I о
ы г

КН1

ь ,
1ключа- 

теля аЛ 
блокировка 
от много- 
кратном, 
включении 
См. рас. 1,2

5АСЗ

• Ч О г
т

^ЧОг-

015
19

к г /

ш л
и
HL3
20

ЙЗ
- О

H Q L

20

>25

iM " S '  л « >(3707)

у 's im n  *  и * 17 1 °
г Г 5Г Ь  а щ

26

Реле- 
побто - 
рители 

Н6У/,

т ч 2

Цепи 
устройства 

АВР

Й Цепи 
включения 

и
репе

положения 
,отключено'

Цепи 

отключения 
и

реле

положения

„включено*

МТЗ 
и реле 

контроля 

наличия 
т о т  №

Ускорение
МТЗ

55
<*«

I

I
5
t3
s -
*:

«а

Рем
фиксации
командного
импульса

т
поо/т) ^ j m l A

<3~1

%
m il»\ 91 капКОС!

1 Г ' - П Г
SF2_________ 99

КИО

4 J 2 -
1713(379)

t ♦ - »
95 М  1707(3707)4 I— — 1— о

39
SACt

<3$

<38
■О 999

42

г зт зт з
■ r t

.к м

т

кнз

кнц

ИМИ

+ЕНЗ----Е=Э

3701
зона

46

901

Ш
- И -

ЕНК1

( ш Т

%

08

НМ
H g b -

1702(370$ |

3897.3

щз.з9

m i

t Q t

RD1
- о

3709(3715)

См. прамч.1 

Схема выполнена на листая 20...23

т енр.з

л

Лампа

„отключено”

Лампа

„включено1

Сигнал
Неисправность

цепей
управления,

автомат
отключен" 5Г

S3
~ Сигнал 
„ Аварийное 
отключение 
выключа

теля*
О
*

Сигнал 

выведено" О
Шинки
сигнала

» v
55

Лампа

„Указатель
не

поднят*

Сигнал
„Открыт

клапан
Ж

Ш Ж

ТШ Г
Начета. 
Н. контр
Ш. 
%«-М .

Ш иф рина 
/Иерзт коЬа

Тумашоб
Мизявба

f&lMbf.

W № i

Привязан:

407-03-425.67. 35
Схемы электрические принципиальные, синафов 
КРУ и КРУН й-Юкб ПС энергосистем на постоянном 
и выпрямленном оперативном токе

Шкаф секционного 
выключателя б-Юкб 
якэ-ю . ВК-Ю

Ы ат\м ст листов

Схема электрическаяпгишптнппаНипа

РП 21
Энергасетьпроект
ГопькаШае отделение
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L
Я М

№

Екг

I

6й1
T f -3688 \ Т1-6

THOf
SACf
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I T

Ш
J L
2 4

т ^ Ч Г 68
ЗОН

0 7 7 -3 3 6 6 9 Т2-368б .

71 ч 70

г т НН1
7 7 / ... Q

Ь 4 °6 79

-  гм... _ w e t тн...
я 2 Г 76

зла
71-1531... Т2-Ю1 щ 72-153/...-

Ъ 30 1 ё 6t

г T¥1-9f5 w e t m -т ^
63 5  7 ъ

п. TV2-9f5 tw _ TV2-907.
6 6 6 -----------------Ъе

№
1

88 69 2 *Ч h

Схема вЬталнена на листах 20... 23

Цепи
оператибной
блокировки

секционного
и

заземляющего

Цели

освещения
и

обогрева

В схему
CUUHHbtX
заземля - 

кщ их

нителеи
Сигнал 

„ Работа 
АВР* 1

§!1Положение
выключателя
всхему защити 
минимального 

напряжения тр-роб г1,Т2
ВИ1схему«2» ТНN§ 6 -10 кВ

Р езер в
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Рас. 1 Остальное см. рас. А 

nest nasi

3

6 6 — щ з »

2HBS1 ____ «  П Г Г
-  й ^ +w 

— Z-------------------------------------1 коз/
да ..... . Я  да

2 $
Л5 . .  КОSt 1/8й ' 7

5 7 'Прибод выключателя BK3-tO

+CY

Т
Й71

« Г
m i  . m. m t

-fYT
jzlI

Рас. 2 Остальное см. рис. А

блониробни 
от многократных , включении

|Ь
l ;

if Г

Цепи

отключе

ния

. 1Р
Цепь 

электро -  
магнита 

включения

Цепи

включения г
§о
!•

1 1вЦепи

отклю ю т р

Цепь
электро

двигателя
заводки
пружин

Схема глаЬнЫх цепей шкафа

6 -Ю  кВ

Q!
YATf УАС1

О—D—О-
с
s:

£ “  Ж/.Л, Ш .С

7Л2.4,ТЛ2.С

1£}С5

Таблица исполнений

Обозначение внэ-ю вк-ю а SF2 K3S1 Й5 т

Листы Put! 
S0...S9

+ —
2208 7х.р-25А ото. *

ЮЗн.р. + +
р э п т в ж т

НОВ 3*.р. Я50А РЭУ ft -го -ь т , 
/А

Листы Рис. 2 
2Q...73

— 4- 2206 Ун.рг2£А Отс.*
107н.р

— -
1106 7кр.*Мк РЭУП-&№2',Щ

Схема выполнена на листах 2 0 ... 23 

\0ри6язан:

Ш Л А

Г М
Нсплт
Н.мнтр.
Цйч.ст

£ SL.

Шифрам 
—  т Ш
. Ш Ш  
Тумасиоб
Ш

нот маслоЫГ

Mull

407-08-425.87. ЭЭ

Шкаф секционного
тш

Стадая\Ласт \Jlucmo6'

Схема электрическая 
принципиальная

рп 23
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Схема главны х целей шкафа 

6-{0кВ

XS
' QS5
А

Примечания.

/. Тал, техническую характеристику 
аппаратуры, о та кж е  м есто  
установки клапана ЗДЗ отсека 
сборнЫх шин с путевым выклю
чателем SQH3 определяет 
КРУ- строительное предприятие.

2. На схеме обозначены и прону
мерованы клеммы для подключе
ния внешних цепей.

3 Марки, обозначенны еуточня
ю тся при конкретном проекти
ровании.

4. Помимо оперативных шинок, имею
щих секционирование и приведенном 
но данной Схеме; впределах секции 
прокладываются следующие ш и та • 
£YA,£VB, £VC, £Y0f, £Y02,£H0t, £0/, £02, 
еъ, ЕЫ.

5. Условные обозначения, отсутствую 
щие в стандартах, см. на ли сте  5.

Перечень аппаратуры
Место
уста
новка

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип
Техническая
характерис

тика
Кол. Примеч.

КР
У,

 к
 ру

н 
5

-/
0

нв
. 

Ш
ка

ф
 

се
кц

ио
нн

ог
о 

р
а

зъ
ед

и
ни

те
ля

При напряжении оперативного тока, В 220 ПО

EU, EL2 Лампа
осоетительноя 2 См.

примеч. /
Патрон 2

HLWI Арматура 
линза* белая АС/2015 220В НОВ /

ннъч Реле указательное гэун-го-
-S584Z 0,025 Я 1

Ш Резистор С535В 25
3,9кОм
ИО°!о

2кОм
tS°h /

ЯК/, М2 Резистор 2
См.

примечу

SABt Переключатель
ПЕ-ОН

исполнение -/ /
ПлиПВ2-Ю 
ислолн. Щ

St... S3, 
sto Рубильник Р-/6 250В, !бА 

исполнился. IS Илит-ю  
исполн:£

S9 Рубильник Р-/9 250В, f00А /

5//... SI3 Рубильник РЧб
250В,/6А 

исполн. З̂пол. 9 ШшПВ2-{0 
исполн. §

SC/.SC2 Тумблер -  
выключатель . 2

См.

примеч.ISQ5 Выключатель
путевой t

sqm ...
SQM

Выключатель
путевой 3

YSQS Замок
блокировочный З Б -/ /

Или
ЗМБЗ

Схема выполнена но ли стах 24,25

\ п.......... Привязан:

1_____________________________________________

ш л ?

407- 03- 425.87. Э З

в к в а з ь
и выпрямленном оперативном токе.

т  ш Ш ибоина Шкаф секционного1 
разъединителя 5-ЮкВ

Стадия\JWcm |I Лист ов  1
НОЧ.отд. меозленкоСо Р П \ щНхонтр. Хмелёв  d
Имеет. Тумашов „ ........ Схема электрическая 

принципиальная.
энергосетьлроект
Г ’зрбковсное отделение 

/Ж п— 1
Коп. WtpJ Формат 22



*8

!

1̂ -
ОО

I
I
i
[

I

I

t
Q)

OL§
01

Шинки
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Ш инки
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х*
 ш
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 о
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5
0̂
8

+FPA
* ЕВЗ

__ + . .

т С ии

-ЕВ З- £ 8 3

+ EY
S9

-EY

+EY

-EY

EPVf

r n t

s w
ЕРУ!

ЕРУ 2

EPCt

ЕРС2

ЕРСЗ

2
£PCt

ЕРС2

ЕРСЗ

m t
OK
- I f

ETHt

ETH2
-

1
EHNl

m t

m z

Схема бы полнена на листах 24,25

и  ns. Mi

Гая
Нач №9
Н. контр
Наясеку.

Cm. ЮРА

МерзленкЛ / 5 ^
Шщаю

Хмш$
TymawoS
МиМеЬа
Маслоба

Zj.'A"/'}

Ш инки
оператиб-

нои

Шинки 

питания 

соленой-

Ш инки

ПА

Ш инки

САОН

Шинки
Неиспраб-

ноешь
б К Р У

Ш инки
телесиг
нализации

АЙВ

27

4 0 7 -0 5 4 2 5 .8 7 .3 3  
Схемы электрические принципиальные шка/роб 
ш о  КРунс-шмз ПС энергосистем на постоянном и 
выпрямленном оперативном такс
Шкаф секционного 
разъединителя 6 4 0 кВ

Схема электрическая 
принципиальная.

Стадом

РП 25
Л а с те

Знергосетьпроект 
ГорЬкоОское отделение 

W 6 r
1/яг.чплЙл* / t/Q ОО л
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С х е м а  г л а в н ы х  цепей ш к а ф а  
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Примечания.

i. /Пул, техническую характеристику аппарату- 
ры, а т а к ж е  место установки клапана ЗД3 
от сека сборных шин с путеёым выключателем 
S d H 3 определяет КРУ-строительное предпри
ятие.

%

г. На схеме обозначены и пронумерованы клеммы 
для подключения Ьнешних цепей, 

ь. Марки ц е п е й , изменяющиеся при применении 
схемы для ПС ЬЬОкб и Выше, указаны $  скобках. 
Марки, обозначенные уточняются при 
конкретном проектировании. 

v. Услобные обозначенияу отсутствующие Ь 
стандартах $ e/w. w  лист е 5.

5
о

П е р еч е н ь  ап п ар ат ур ы

место
уста
новки

Позиционно? 
обозначение 
по схеме

Наименование !Лип
техническая
характерис
тика

Нол. Примечай.

1

11
1
1
1
&0

«о*
*

1  
* :

$

При напряжении оператиЬного тока, В 220 IW

т ,  «кг Резистор г См.примеч. 1

т . . . т Резист ор C5-35&-1Q 45 к ом 15к0м
25$ 6

RN1 Резистор C5-355-W 6 м.
табл

SAC1 П ереклю чат ель ПЕ-ОН  
исполн. = /

См.
так

цлилв'г-ю
испалн*1

SC1,SC2 Р у м о л е р -
выключат ель 2 См. примени

S F i В ы кл ю ч а т е л ь №S05- W Ун.р.*2.5А 1 0тс.-$5Жр
6К ‘ 2Л

S F2 В ы кл ю ч а т е л ь М06-2МТ
Для 3*3ИОЛ 
UH.pz2.5A См.

maSv
0лк.’Д5Л.р.

6К*2П

S F2 В ы кл ю ч а т е л ь тоб-гмт
Для Нймц-ю 
У н р - 'Ш

Отс.:3,50нр.
бк*гп

$ож.ланз В ы кл ю ч а т е л ь
путевой 3 СммримЫ

ас-... сигна л ь н ы е
ко н т а к т ы КСА-Ь 1

ШИ б л о к  пит ания 5 М -н /г &
VM..VM ~Дио9р , кр е м н и е о ы и КД-2095 6006; 05 А 3

v<n. £ з а м о к  , 
Ьлокирооо чныи 3 5-1 1 или

ЭМБЗ
21 вспомогательное

устройство &ЧЧ ы
т к

S F3 Ьы клю чат ель № 05-гмт Ун.р. * 2.5А 1 0тс.а3,50н.й
вк*гп

гв
П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Место
уста
новка

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование. [Пип
тдхни
хора™
ристи

вескаяте
кст Кол. Примечай.

При напряжении оператиЬного тока, б гг о НО

EU,ELZ Лампа
осоетительная 2 См.

§ — Патрон 2 примеч. i
*
К HLW1 Армагпура, 

линза - белая АС НО 15 220В 110В i
ск

1
К H i Реле РЭУИ-30 15152 ||75132 1

I кнцкнг указательное рэун-н-тг 091А г§ KHJH Реле
указательное рэун-зо-тг 0,025А 1

1
KU, KL2
кш.киьз,
кип

Реле
промежуточное РП16-12 220В НОВ 5

| KL3 реле
промежуточное р те -32 См. табл. ы

ОШ
кон реле

промежуточное рте'Зг 1

K&vi Реле
напряжения Pm/soA 15...,606 1

f KSlt реле
напряжения рн-m jm *ю... 160В 1

во к т Фильтр реле напряжения 
обратной последовательности рнсрчм 100 в 1

сэ K T i,m Реле бремени р&чзг 220В нов г
во R L ..M резистор С5-35675 г00оп!5/. ь

8
/?3 резистор С5-35В50

ЫОм
ч

т о м
*ч i

i
Ш 9 ш, 

*ю Резистор C5-3562S 3,9к0м
щ

2к0м
ts / ь

!Л а 5 л и ц а  исполнений

Обозначение UG1 11
R ff  7, 
SAC1, 
SFZ

KtJ)/ K L3
э те ль
а Выключатель

__POOPа
ВКЭ-10 ВК-10 вкзчо ВК-10

Л и с т  f l " рис. 1 — —
2206; OJSA 2203} 16

— —110В; 16 ПОЗ; 26

Л и с т  г з  'рис.г + + +
гго&;05л 2208} 1А 2208} 056 ms-, 16
НОВ; 1А 1108} 16 ПОЗ; 1А 1108} и

Схема выполнена на ли стах 26... 29.

ПриВяЗОН:

m j b

4 0 7 -0 3 -4 2 5 .0 7 . ЭЗ
Схемы электрические принципиальные ш коф оВ 
к р у  и к р ун  в -т8  ПС энергосистем на постоянном 
и Выпрямленном оперативном токе

Тип Шисррина Щкскр трансформатора 
напряжения 6-10кв 
3*знал-б-ю<> HAMU-/0

Опори* Аист ЛистоЬ11

Мгрзленкок РП 26Н.конть. Хмелей^ Zhuxujt
W i.m m 1умашоо Схема электрическая 

принципиальная ЕорькоВское отделение 
г 1986 г.

НУК. Гр. Мизяеба
•»
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Рис. 1 6 -Ю к 8

Г
[MMl*

*3 1 7 / ~ ] 7
S*> Н  *>1 S o
< к *4 */ J i jл ь .
-'К р ч  J k

7

я /

H = h
i I

! * » !
Q

l  Sit i t f b[8 8

S ft

KSVf
K i t ш г П  

~ и И

to

KVf

m /  Пгт<т—?Lrri
J r;

a t v t  я  м  
*£V8 8881
* e v c c 6 8 i
m£ M  N881

Шины 

6 -/<7 к 8,

п р е д о х р а 

н и т  е л и

Тр а н сф о р м а 

т о р  

н а п р я ж е н и я  

З х  3 НОЛ - 6 - /0  

р е з и с т о р ы

З а щ и т ы

о т

п е р е н а п р я 
ж е н и я

ЛП т о м а т  t 

р е л е

З а м ы к а н и я  

н а

З е м л ю

Контроль 

иС п р о ч н о с т и  

цепей  

т рансф ор

м ат ора

на пряже ми яt 

шинки 

напряжения.

6 -  /О  к  8

И" [Ml*

(М и н ы  

6  -1(7к8  

п р е д о х р а 

н и т е л и

+ Е>

Т р а н с о р о р -

м а  т о р

м о т р я  ж е 

н и *

НМ Г1(/ -  / 9

Ж  т о м а т
, Г 
1

■ЕНЗ

См, примечание f

Uh8.h *

С х е м а  б ы л о /ш с н а  н а  л и с т а х  2 6 ... 29.

8 8 (\Ш  Ш2ТТ98Р\ V.vlmm \
Ififfij/i I

ИЯИ 53Я5Я1 XltSSi'
I I 1

И Я Е Я  f u W f 20* I

При В я з а н :

Г е л е  

п о в т о р и 

т е л и  

K V Z t  

и

K V f

0(Гроз о Са

мое

ш и н к и

Е Л 1.3
V0
<0

ц е л е й V*
напряжения* 0

С и гн а л ъ
„ З е у л я

0
с е т и *
6 - 1 0 к 8 " (U

ЗПуКоПоО
с и е н а л о

с
ПыМержкои
Племени
Ш инка

сие н а л а
„Неисправ sность О

f  К р у ” s
А.

Jlotmncx
V

„УхаЗ ател ь
не

поднят "

С и е н а л

„ Cm крыт

К л а л о  н

ш ”

4 0 7 - 0 3 - 4 2 5 . 8 7 .  3 3
Схемы электриче скче принципиальные шкасроё 
КРУ и КРУ Но- Юн6 ПС энергосистеп на постаян- 
^^^Е^ь/пряппен^оп оперативном тоне._______
Шкаср трансф орм атора  

напряжения 6 * га кВ  
Эх 3НОЛ-6 ’to, н я м и  - го

Схема электрическая  
принц и п и а л я н а я

Стадия
РП

Л ист  Листов
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1
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3735
НТ2
% 321

JJL—

3 s 
КТ2
Р, ,Ж~: - о

2S 4 6 24

J...-/S3 SF/ Т-.-/56.
35

Л .-/0 /
HUM

3f £i B - ^ T £

36

’.-/3/[илиТ...-/Зз)_
33

+EC

т
&SF3

ЕЛ

D/1

-Е С

т
\S F 3

SQHU
9

SQH2J
9

^  .
! SQH3J
I 9

ED!

T
$13 I

KH3

45
См. примем ^

X  so
w

KLKi

XRN3

В 46

л/г

/СШ2

К реле отключе
ния ббодатранс- юрматсра(иотО~ тронстрматара) 
защитой от {замотанно на зем
лю Рис. 2

В  схему 
ващито/ 

минимального 
напряжения

В цепЬ 
Отключения 
быключателя 
6бода транс
форматора 
Iаётотранс- 
форматора)

Шинки 
управле

ния

Автомат
питания

шинок
ЗДЗ

секции

Сигнал 
Земля в сети 

6-/0 к В "

Выходное
реле
ЗДЗ

секции

!
s<i

I
Реле запрета 

АВР и 
отключения 
генерирую

щих
источников

секции
шин

В -/0 к в

76

/аяз
~ -JLz3 L>
3 is  77

W..rf
K im

к ш
W...33.

- J H A  о
4 So 78

к ш

K im  ,
- W...-53-
J ---------------82 2 4 83

Kt Й
0Л 89-j/ll Х У  Л Shifts

W -- 3 ?  W..-33-. - г  -  о
К Ш  ,

5  7
«о
84

58 6 8 59
____ „ Л*-A/fж..-f - m  ^  etc., 

a  * U  s
33

64 Дл я т /

ев

X .-/52
К1У/

38

Л £ , 0
65QC...-6/ H r  /3 0 0 .-6 5 ^ 0 6 ^  T2 

- /60^ УГ...-0243 7.-028/^
39 28

Л-360/
4t

2 4
Y£ ...

о

29 30

KIV/
Т-.-039/ ^  T... -023/. 

5 7 27

45

Л..-3602 ^  " T..-3604-
43 ^ T

. QC...3604 QG"' QC-rS

44

68

71

Л - . . .

73

>  69

« . . .  га/ -
------ ч ^ г    ........... О

T П

Z- .

74

J L ,
85

« . . . W... Ж -
86 87

618...
“̂ r

w . . . w...
88 89

W-.-
“ N ---------- so

Схема ёьтолнена на листах 26... 29 

Привязан-

30

Ц е п и
отключения 
и  зап р ет а  в„ АПВ генерирую

щих р 
источников

В схему
„ г  №I / I  секции 

шин 6 - ЮкВ
В цело 

отключения 
секционного 
выключателя
бл о коробка 
АВР б цели 
секционного 
быключателя
06 В шкаф 6бода к цепям 
управления 
изащитд/

блок-замокзаземляю-
разЩини- 

теля  .1В схему 
трансфор
маторного 
8Водаб-ЮкВ !

В схему 
секционного 
Выключателя 

6-/0кВ 1В схем у трансфор-
(ШРШНф1Х

НШд 1Всхему 
аугогася- 
J щего 

реактора
1

ВсхемуJfOHUQ
связи с л генерирую- 

щимистошном

ТЮ Г Шааоина Ж
УШЫА ТШ Ш 11W2EH 
ШШШЗШШШМШЯТ'- 
ш ш щ ш зт.ш яшш
тшжшшжш жштштшт&

4 0 7 -0 3 -Ш . 87. ЭЗ

ш ш лШкаф /
, _ злею 
круаш

/каф n?i 
Зхзнол

'щ еш ш -ш
унсформатора 

тряжения 6 -Чокб
6-101HAMU-/0

шцтиалОнЫе шка- 
темна посто- 

токе.

Схема электрическая 
принципиальная.

Коп. OUa/J

ист
'§ т

ОтшУласт ЛиспШ
РЛ 28

ф орм ат  9.2

icem bnpoem
т  отделение 

/986г
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T ..r /О /
32 4

т
т

2)87 пн /аз

370/

/ з

SF2

поз

307
^ г

К целям 
отключения 
выключателя 

Обода
в цепь 

отключения 
глнерирующая 
источников 

Рис/

\Jfe№/paj)Hocmb 
цепей напряже
ния’' р и с ./

Схема 6О)полнена на листах 26... 23

т ’шмт ж п ж у м ?
Ш Ш  ШШШШ  ШЯ№

wz/шж Ш Увтш т у 7Гтъ
т я т т ш ш ш № £ &
Юп.морр.\М<7СЛобо ХШР&Ьл

Схема мет рическая  
принципиальная.
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линий.

Схема глабнЬ/х иепей шкааэа 
-Рис. /. Рис. 2.

m w m s m  KS o Pf p~

Ш и н ы
6-ЮкВ

_____I

линии

ШинЫ
6~ 10к8

\  Для трансформатора 
напряжения на вводе 
6 -1ик В трансформатора

Тран сф о р м ат о р
н а п р я ж е н и я
2хном(НОл)

Таблица исполнений

Назначение Обозначение TVВ /, / 
TV В /,2 VB2

Трансформатор напряжения 
2НОМ(нол) для счетчикоВ линий Листы ЗЦ 31 рис. 1 — -
Трансформатор напряжения 
2ном(Нол) на Во оде трансформатора ЛистЫ 30,31 рис. 2 - +
Трансформатор напряжения 
зном(нол) для счетчиков линии ЛистЫ 30,31 рис. 3 + -

Примечания.
1 Шинки трансформаторов напряжения б-ЮкВ для питания счетчикоВ 

линий должны прокладываться отдельно о т шинок напряжения 
основных (шинных)трансформаторов напряжения G-ЮЩ стЬтобка 
их не допускается.

2. На схеме обозначены и пронумерованы клеммд/ для подключения Внешних цепей.
3. Тип, техническую характеристику аппаратуры, а та к  ж е место установки 

Клапана ЗДЗ отсека сборных шин с путевым Выключателем SQH3 
определяет КРУ ~ строительное предприятие.

4 Условные одозначения, отсутствующие В стандартах, см. но ласте 5.
5. Марки ц е п е й > изменяющиеся при применении схемы для псШкВ 

и оыше, указаны 6  скобках.

Перечень аппаратуры
Т32

Место 
уста- 
нобки

Позиционное 
обозначение 
по схеме НаименоВание Тип

Техническая
Характе
ристика Кол. Примечание

1
I
1
1
§■

|

1
г

1

При напряжении оперативного люка, В 2 2 0  НО

EL/.EL2 Лампа
осветительная 2 См.

примеч. 3
— Патрон 2

HLW/ Арматура, 
линза-белая АС/20/5220В НОВ /

КИП!
Реле
указательное

РЭУ//-20- 
S5S42 0,025А /

КН1 Реле
указателбное

РЭУН-/1-
85012 0,1 А /

т Резистор С5-35В25
3,9кВт
*Ю%

2кОм
-5% /

щ  ш Резистор 2 См.

примеч. 3SC/.SC2 Тумблер-  
выключатель 2

SF1 Выключатель АП506-2мТ1мр. -2,5А /
отс*351н.р.
8К*2п

SOB/,
SQH3

Выключатель
путевой г см.

примеч. 3

vnt
Диод
кремниевый КД-209Б 600В; 05А /

VD2 Диод  , 
ярем т е  66ш КД-209Б 600B1Q5A См.

тоВм.

Схема Выполнена на листах 30,31

Привязан:-

VM.M* \
4 0 7 -0 3 -4 2 5 .S 7 .3 3

Схемы электрические принципиалдно/е шкафов 
КРУ и КРУ я 6-/ОкВ пс энергосистем но постоян
ном и Выпрямленном оперативном токе

ш рш ш ш щ щ тяит, —
питания с счетчиков лито, шмщ  
на обо де трансформатора

1 I Листок5 Ш Ш 1 Я  Ии®! ш ш эж £25йй РП 30•
УМШМ YkWW!}<1 гтШ2
т х т ш ш ш т * *а  
ш гш ж  ш ш лж  -ш т

=— Схема электрическая 
принципиальная

энергосетопроет
ГорькоВское отделение 

/ Ш г
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Puc. A Р и с .  Б

W V -  н т .  -  ]  

X  о

В  6 0 !

*— » -----------------------------------------

___________----------- ---------------------------- —

~ т

. в 6 0 7  _

ТУ $ !1  С 6 0 !

— --------------- 7 / «  Х * 5

c m  .

7

А б б а  ш

а  х
"  ..........  V

В 6 6 0  с х / а

с Ш  ~  Р Ч Г .

/ “Ч /С -. 7  U b fit w iv r iv * .

Рас 2 Остам мае рас. Б
Рас 3 Остальное рас,: В

См. лримеч. {

ЕЪ £П/

m t
ш мч т

1“ SQH3.I 
«_______— См. примвч. 3

ЕА/.З ЕНРЗ -ЕНЗ

ЕНШ

■-; л я ? Т \  д м с з з т

'U ^ * P U C 2 *

-------й ----------

См- /тимечан.3

Цели
транс
форма

тора
напря

|
жения

6-ЮкВ *3

Цепи

оЬразо&ания

шинок

ЗАЗ

Шинки
сигнализации

С и г н а л *

тгШжешпн
ЗВукоёоа
сигнал 5* Открыт 
клапан

53
чГ

343м ъ
Неисправ

ность * элементов §
КРУб-/0/сВ *

«0
Лампа

„Указатель
<3

не
поднят"

53
t:
vJr*

Сигнал
Лткрб/яг
клапан

ЗАЗ’

ЕЕU

SCf

SC2

Е К (

т

725

730

&
RKZ

Рис. В

П А И  
х  а

BffOf_ т ш г _

O S L i С60( 4L 
X  о

- »

EEL2.

E U

EL2

ЕК2

J

т о

В660
С660

См промеч. /

Схема бдтолнена на ластах 30,3{

Цепи

тр а нс

форма 1
тора

- EYA напря 1
. ЕУ8 жения

■ EYC 6-ЮкВ

\ Схема Электрическая 
принципиальная

РП 1 3f
\энергдсетЬлроенгп Iтжойское отделение I 

т е г
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J/

ль
до

м
 /

Г?

К В В оду б  -/ О  к В
а  о т о т р  сене ер ор м а т  орсе

[ М М ] * »

Транссрор-

мое тор 

напряж ения  

Э*ЗН0Л-6НО, 

резисторы 

Защиты 

от

перенапря

женир

м ,т о м а т ы

Сосем а  глаВ ны х ц е п е й  ш  л  се ер ос 

6 4 0  кВ

П

II
з*знол»в-ш
н в п и -f o

К  Н о  г  у  б  -/О  /Г В  
аВ т  о т р  а  н с с р о р  г* се т о р а .

Й в

\ }

[МHi
\8 Й

ч ч

? ,

J  ^
J  ** < *■
г Ку

F3

Т р а н с 

ф о р м а 

т ор

на пр яж е

ния

н л  m i -t o

Мтоматы

Примечания.

I  Тип, т ехническую  характ ерист ику аппаратуры  
определяют КРУ-строительные предприятия.

Z. Н а  схеме обозначены  и пронум е рова ны  клеммы  
д ля  подклю че ния В н е ш н и х  ц е п е  б.

3. М арки, о до зн а ч е  нньее „ ... , у т о ч н я ю т с я  п ри
к о н к р е т н о м  п р о е к ти р о в а н и и .

47. Условны е об о зн а че н и я  г о т с у т с т в у ю щ и е  В  
с т а н д а р т а х , . см. н а  л и с т е  5.

5. П о р к и  ц е п е й , и зм е н * ю щ и е с я  п р и  п р и м е н е н и и  
схе м ы  д л я  п с  330 к А и  В ы ш е  # с к а з а н ы  В  
с к о б к а х .

Често
уста
новки

Ot
ъ
{
Sг»н
й
itч
if
N
к£
*  Sк *

I
к

г

Позиционное 
ибознонение 
пи схеме

НаименаВание Тип
Техническая
характе
ристика Кол Примеч.

При напряжении оперативного тока, в гго 770

е й , и г
Вампа

осьети тельная г См.
примеч./

— П а тр о н г

HLWt
Jfpnamypa, 

линза * белая Я С 72075 ?2ов\ 7/ОВ /

KHf, KHBJ Пле указательное РЭУП-го- 
8584 г цагв* г

KHZ Теле указательное РЭУ/7-77- 
86072 О.ГЙ 7

K Lt Теле промежуточное рп1б-1г ггов 7708 / г } , 4 Р

KLZ fknt промежуточное
РПУ2-
W18D0HM ггов //(78 /

КЧ7 Теле напряжения гн-tsq/m 4/0... /008 /
кчг Реле напряжения Р77-/$з/т /6... 608 7

K W
Ф ильтр реле  напряжения * 
обратной паслеоо 
ьательности

РН<р-7П 7(7(78 /

KTt Теле Времени е в-733 ггов 7708 7

Rl.. R8 Резистор CS-3SB7S Z000n±s% 8

RKf. RKZ Резистор г
Он. прима

7
R9t RBI Резистор C5-3SBZS

з,э* а» 
*/0%

2кОм
* 6 % г

RfO Резистор CS-3SBS0 1кОм
tS*/o

ЗЗОом 
170% /

KH1 Резистор С535В/0 фкОп 
1 70%

ТШ н  
i s  % 7

SCf, sez
р тумбпер- 
оыклнз ч а те л ь г

См. примеч.

set бы к л  мз ч а т  ель ЙП50В-ЗПТ 1н.р* 2,5Й t
date. =3,Slnf>.

8Ksen
SPZ 8 ыклко ч а те  ль ЙП50Б-2ПТ Т*+*1,сл на ни /

ШЩВТнр.
8к*гп

m ,  v tz Диод кремниеВыч К4-гояе 600В , о.$й г
SSfH, SQH3 выключатель

пут ев ой г in. примеч.

Схем а Выполнена на лист ах 32,33, 

ПриВязан:

Ш 2

Шка

тт#*\№к<аВм.

4 0 7 - 0 3 - 4 2 5 . 8 7 . 3 3
Щ емы электрические принципиальные иикакрад 
КРУ и ВРУН Ь'/ОкВ ПС энереосист еп на пост  о ян- 
нон и ot/npp м лен н а п  операт идноп т о ке

/к а р  т ранссрорпат ора  
спряжения на 6 foie 6-/0кВототрансфсрлго/77 орос

Стадия

Схема длектрииеская 
принципиальная

Лист

зг
Листод

Э Н Е Р Г О С Е Т Ь  П Р О Е К Т  ГорькоВскае отделение 
1986е
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Примечания..
/ Тип, техническую характеристику аппаратуре/, 

а т акже места установки клапана ЗДЗ отсека 
сборных шин с путевым выключателем SQH3 
определяет КРУ- строительное предприятие.

2. На схеме обозначены и пронумерованы 
клеммы для подключения внешних цепей.

3. Марки, обозначенною %... ", уточняются 
при конкретном проектировании.

4 Условные обозначения, отсутствующие 
в  стандартах, см. на листе. 5.

5. Марки цепей, изменяю щ иеся при применении 
схемы для пс ЗЗОкв и Выше, указаны  Ь скобках.

Перечень аппаратуры
Место
уста
новки

I
I

I Наименование Тип Техническая
характе
ристика

Кол. Примечай.

$ <3 
! § -

§ 1
§ &

! ч

I I

I I

я

При напряжении оперативного тока, В 220В НОВ

К/ Резистор С5-35В50 /ком
tS%

том
*5% /

R2 Резистор С5-35В/0
4,7кОм 
t/0°!o

/,5x0м
25% /

КЗ Резистор СВ-35825 7x0*
2/0%

/,5x0м
25% /

ля/, 
Rk... Л6 Резистор С5-35825 3,9x0м

t/0%
2к0м
25% 4

ЛК/, Ш Резистор 2
См.

примеч. /
ЗАВ/ Переключатель ПЕ-ОИ

исполнение */ шипвг-ю
асполн-1

SA/ Переключатель ПНУ3~/2 , „
исполнение= АПооз /

SAC{ Переключатель НЕ- 0// Uc/юлн. * 2 / Штчо/нг ислолн. */
sc/, set тумблер- , 

бы ключателЬ 1 См. прим /

SFi Выключатель Апяв-гт f*p-2.SA / MC'JSlxp
ВК-2Я

SF2 Выключатель Ш06-2М7 См. таблицу / 8Л=2Л
so/

SQHL.Sm
Выключатель
путевой 4 См.

примеч. (

m Диод КД-203В 5003,0 5А /
m t блокировочный ЭБ-/ /

Перечень аппаратуры
w

Месте 
уста. 
нобки

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип
Техническая
характе
ристика

Кол.Примечай.

1и
i i

§

11
ч

i i!It
Я

При напряжении оперативного тока, В 220 НО
ELi, EL2 Лампа

осветительная 2 См.
примеч. /- Патрон 2

HLA( Табло . ГСБ 2203 /
HLSt Арматура,

линза* зеленая АС/20/3 220В //08 /
н ш Арматура 

линза * красная АС/20// 2208 нов /
HlWf Арматура 

линза * оелая АС/20i5 220В нов /

-
Лампа, сигнальная 
к табло

Ц-220-/0 Ж "/овт -
2РН-/Ю-8 ж

НА/, К А 2 Реле тока р т-т/... 2
КАЗ...КА5 Реле тока РТ-/Щ-- 3

НА6 Реле тока РТ-/40/.-. /

ЛН/...ЛНЗ Реле
указательное

РЭУ1№85№q025A -
3№t/-frS5№ 0,05А

КН//,КН5 Реле указательное Ш -11-85Ой 0,/А 2
№,ЩМЫ Реле указательное тШ-858П 0,025А 3

KU реле
промежуточное РП/6-22 См. табл. / *J. *Р

KL2,HQC/ реле
поомежуто иное РП/5-/2 2208 //08 2 4}.2р

KL3 реле
поомежуто чное РП/8-32 ~2208 / 2}.3р

КТ/ Реле
времени РВ-/32 220В нов /

РА/ Амперметр, . 
пеоегочзочндш 3-365-2 .../SA /

РС/ Счетчик р 
импульсов СЭР-650 2208/Жц /

PY/ Вольтметр 3-365-/ 2508/50Гц /

Таблица исполнений

Обозначение и вкэ-ю ВЛ-/0 SF2 к L i

Листб/J4... 37 рис.! 220В -f. 1н.р. *25А отс.~ ч 2206)0,5/
НОВ 1н.р. * 50 А *Ю1нр. 3 НО 5; 18

Листа 34— 37 рис.2
220В Ь/.р -  2.SA отс- $ 2206, i8
НОВ ч и * ъ. • тн р . а*«о НОВ ; 28

Схема выполнена на лист ах 34... 37

Привязан:

Инб.нt
4 0 7 -0 3 -4 2 5 .8 7 . 33

!'схемы электрические принципиальные шкафов 
КРУ и крун 6-ЮкВ лС энергосистем на постоям- 
номттрямленном оперативном токе.

гиЬ u/uopuho Щи* Шкаф выключателя 6-ЮкВ 
трансформатора дугогасящего 
оеотооа. Выключатель вкэ-Ю, ЬКЮ

амт*. Лист листов11

мевзлетоЫ б н . РП 84Нлонтл Хмелёв
шееял тумашоб __ Схема электрическая 

принципиальная
энергосетьпроет
Горбковское̂отуеленаерук. ея. мазяеЁо

Кап. Ы ч А  Фоомат 22
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/

и

£B

TПН
mu
J - $ff

Ш

тм 1

$ m 2
9 «  , 4

•___J  \ См. примем {

Ш и н к и

у п р а в л е н и я

а в т о м а т

ц е п и

в к л ю ч е н и я
ч

К л ю  f c

ч о м

З а ш и 
§
J !

т о й
5 г

N

О т

ЗДЗ

Реле 
положения̂  
*включено

%

М ТЗ
NЧ)
*

Чэ

Токовая
отсечка

<Ъ

Газовая

защ ита

Цепи
образования

шинок

ЗДЗ

-Е Н З

3702

/ДЛЯПСЗЗОкВ 

иёШ е ЕНР.З 
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Рис. I  Остальное см. рис. А

Рис. 2 Остальное см. рис. А
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Схема глабн^х цепей шкафа

6-ЮкВ

DMH}
Ш / ЧАС/

с г
с с

ТАМ

( Y ' i

Примечания.

/ Тип, техническую характеристику аппарату pdf, 
а так же место установки клапана ЗДЗ отсека 
сворнб/х шин с путеВь/м выключателем S0H3 
определяет /СРВ- строителбнае предприятие.

2. На схеме обозначены и пронумеровано/ клеммы 
для подключения Внешних цепей.

3. Марки, обозначенные уточняю тся при 
конкретном проектировании.

4 Условные обозначения, отсутствующие в  стан
дартах, см. на ли сте  S.

5. М арки цепки, изм еняю щ иеся при применении 
схем ы  для пс ЗЗОкВ и бы ш е, указаны  В скобках.

Перечень аппаратуры

уст-
носки

I
I
tI
I
I -

Птционте 
ооошченце 
по схем е

Н а и м е н о в а н и е Т и п
Техническая
характе
ристика

Кол. П рим ечая.

П р и  н а п р я ж е н и и  о п е р ат и в н о го  т о к а , В 220 по

R3 Р е з и с т о р С5-35В25 4,7кОм
t/0%

2кОт
-5°/о /

кп/ Резистор ПЭВ-25 3,9кОМ
t/0%

2 к 0 м

±5% 3

щ т Резистор г С м .

п р и м е ч у

SABf П е р е к л ю ч а т е л ь
ПЕ-ОН ,

и с п о л н е н и е  •/ / Или ПВ 2-/0
ислолн. * 1

SA/ Переключатель ОКУ3-/2  
исполни А Ш 5 /

SACf Переключатель ПЕ-ОН
исполнение -  2 /

Шштщп
иаюлн.1

SC/.SC2 тумблер- 
выключатель г ГМ

примечу

SF{ В ы к л ю ч а т е л ь
АЛ506-
-2МТ 7н.р*2,5А /

0тС.-3,57нр
8К*2П

SE2 Выключатель АП50В-
-2МГ С м . т а б л . { ВК~2П

so/ Выключатель
путевой f См.

приме/.!SQHLSm Выключатель
путевой 3

m Диод кд-гозв 600В/0,ЗА /

4SQI Замок р “  
блокипобочнЬ/и 35- / /

или
ЭМБЗ

Таблица исполнений

Перечень оппаратурб/

I
1
1
t

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип Техническая
характе
ристика

Кол. Примечай.

При напряжении оперативного тока, в т  но
£Ut EL2 Лампа

осветительная 2 См.
при меч. {- Патрон 2

HL6/
Арматура, 

линза »  зеленая Ас/го/з 220В НОВ 1

HLR/ Арматура 
линза “ красная АС/20// 220В нов /

НШ/ Арматура, 
линза * белая АС/20/5 220В НОВ {

Щ Ш Реле тока рт-m j... 2
КАЗ...КА5 Реле тока РТ-/Щ... 3

Ж..КНЗ Реле указательное
рэу/ьго- 
-85842 0,025А —

3W - 0,05А

КН5 Реле указательное
рэуп-го-
850/2 0,/А /

К/Щ№>/ Реле указательное РЭУ//-20-
85842

0,025А 2

н и промежуточное РП/6-22 См. та  5л / 2 } i2 P

HQC! Реле
промежуточное ртб-/г 220В НОВ / Ь -  2Р

К П Реле Времена РВ-/32 2203 НОВ /
РА1 Амперметр 3-365-2 Пред, и^м -

/

Я/ Резистор С5-35В50
/кОм
75%

т о т
25% /

82 Резистор С5-35В/0 4,7кО/и 
t/0%

/,5к0м
25% !

Схема Выполнена на листах 38. .. 40

МП. 'Tl/OjJT формат 22
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Перечень аппаратуры

Схема главных иепей шкасоа уста
новка

б -Ю кВ

[]"

г TA/.N

ti
|1
« Ins

I -
«Os

I I
^  I

| 1

flmqucHHQe
одозначение
посхеме

Наименобание Т и п
техническая
характе
ристика

Кол. п ЛПримеч. з
/

Яри напряжении оперативного тока, В 220 ВО

л я / Р е з и с то р С535В25 3,3к0м
t/0%

2,0к0м
t5 “/0_ /

SC/SC2 Тумблер-  
Выклю чатель 2

С м .

прамечУQ Ff Вы клю чатель
п уте ве й /

SQH/...
S0H3

Вы клю чатель
п уте вой 3

YQFf Замок
блокировочною J B -f /

и л и
JMS3

Перечень аппаратура
щ

( Y ;

(2>
~380В

Таблица исполнений

. 1Ш ГШ  Ш 
KHZl

Контроль
испрабнос-

ти
предохра
нителей

ТСН

Обозначение ВТ! SAC! KLi НМ/

Лист6 14/, 42 Рис / - - — -

Листы ЦЬ2 Рос. 2 4- + 4- 4-

Примечания.
/ Тип; техническую характеристику аппаратуры, а так же 

место устанаоки клапана ЗДЗ отсека сборных шин с 
путеВЬш Выключателем SQH3 определяет КРУ-строитель
ное предприятие.

2. На схеме обозначены и пронумерованы клеммЫ для 
подключения внешних цепей.

3. Марки, обозначенные \  уточняю тся при конкретном 
проектировании.

4. Условные обозначения, отсутствую щ ие В стандартах, 
см. на ли сте  б

5. Марки цепейу изменяющиеся при применении схемы для 
пс ЬЬОкВ и Выше, указаны 6 скобках.

Позиционное
обозначение
посхеме

Н а и м е н о в а н и е Тип Техническая
ха р а кт е 
р и ст и ка Кол. Примеч.

При напряж ении  операт ивного т ока, В 2201 I/O

ВТ! Термомет рический
да т чи к

ДТНВ-37 См.
тШ.

е ц ш Л а м п а
осветительная 2 См.

примеч. (
- Патрон г

ниш Арматура, 
линза « белая ACI20I5 220В НОВ !

нны \ Реле
указательное

РЭУ//-20 
-83802 0,023А t

т Реле
указательное

РЭУН-Н-
-$5012 Q,/А /

ни Реле
промежуточное РШ6Л2 ~ 2 2 0 В

См.
mad
щ

*4 2р.

> KMt Пускатель
магнитный ЛМЕ-2Н -220В

AY£t Реле контролятрехфазного
напряжения ЕЛ-Ю 380В /

ЯК/, ЯН2 Резистор 2 См.
примеч.1

SASf Переключатель ПЕ-0/t
исполнение={ /

ИлиПВ2-/0 
истж./

SAC/ Переключатель
ПНУЗ-/2

исполнен. = и 2080
См.
тЬл.

Схема Bd/полнена на листах 4/, 42 

П р и в я зан :

Ш Ж
4 0 7 - 0 3 - 4 2 6 8 7 .  Э З

Схемы электрические ярам 
КРУ окрун б-ЮкВ ПС энергосистем на постоян
ном и вбтоямленном операт ивном токе.
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Рис. 2. Остальное см. рис. /
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Схема Выполнена на листах 4/, 42

Привязан:

407-03-42587. ЭЗ
^ДмЫжктрштские принципиальные шкафов 
КРУ иКРУН о-ЮкВ пс энергосистем на постоянном 
а во/пряшенном олеоативном  тпкр

тип Шифрина Шкаф трансформатора 
собственных нужд (РЮ/оДкВ 
с пред охоонителе м
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Перечень аппарат уры
ЖеШ 
уста
новки

Перечень аппаратуры
т

Перечень аппаратура
Што
«

^озЯшет 
по схеме Наименование Тип Техническая харанте - 

рист ипа
Кол. Притч.

I
1
1

<о

1
*

1

При напряжении оперативного тона, В 2 2 0 1 НО
RKI.RK2 Резистор 2 См. ~ примеч.2

R3 Резистор с5 -т ? р Ю м *6‘/е См.
тфд.

RNI,RN2 Резистор С5-353 /0 Л,Ш1 Швы
i$°/o 2

Ж Резистор С5-35ВЮ ТрТЩ
ио%

ipm
Ы

См.тайл.
SABI Переключатель НЕ-011 : исполн.*1 Щ*tm

или пб2-/д 
исполнй

S A I Переключатель
ПКУ£

исполн.= А200/ 1
SAC1.
SAC2 Переключатель ПЕ-011 исполн-1 2

ШГЛШ
исполни

SAC3 Переключатель ПЕ-011 исполн. -г
Им.
пкк аололн.'!

SCI,SC2 Тумблер-
вд/ключатель 2

См.
при мел.2

S f i Выключатель Ы 50&Ж 1н.р*2,5А 1 вяМГДйв.
8К-2П

SF2 Выключатель № 0 Ш
~~ш.—
таблицу 1

Ььтючатель
путевой

nick См.
пртчлЩ1...5С1НЗ 3

т . . т Диод кремниевый т - ш 6006; ОДА 7

YSQ1
Замок

блокировочный 35-!
См.
т&

Позиционно Обозначение 
по схеме 1

111 Тип Техническаяхарактеристика
Коя.Пример.

При напряжении оперативноготока, В 220 НО
№ укаёвШльное т лит 0,/А 1

ж , т е
Реле

указательное
См.

таблицу
См.
wefit

КН7 Реле,указательное РЗУ1Н/Ш 0.025А Ом.

кнв указательное __ ш п -ш ОД чкк
к и м г
ты

Реле
промежуточное РП 16-/2 2208 нов 3 №

KL3 Релепромежуточное РП16-12 220В нов а». Н},2р

KLH ~РШ ' ~ промежуточное РП 16-72 226В нов тк Щ,2р

RQ1
Реле промезкуточн. 
двух позиционное РП-1/ 220В нов 1

НТ1 Реле бремени РВ-/32 220В 110В См.

КМ,К№ Реле мощности РМ-11
ЪМ, 
5А

1 Щ  
5А тй

РА1
Амперметр
перегрузочный 3-365-2 .../сИ 1

R1 Резистор С5-35В56
Ш  
i5%

2700*
t5‘/o 1

R2
Rdf Резистор С5-35В25

то»
i5‘/,

2н0м
-5/с г

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип Техническая
харолпкуис- Нол. Примеч.

При напряжении оперативного momfi 220 110

АН!
Защита при одно
фазных замынанаях 
г  на землю

ЗЗП-1 См.
так.

AKSI Реле повторного 
включения РПВ-01 См. табл. 1

BVAI Счетчин реактивной 
энергии

ерчу-
И 673М ЮОВ,5А 1 или

336702

BW1 Счетчин активной 
энергии

САЗУ- 
И670М 100 В,5А 1 или

336700

EL1,EL2
Лампа

осветительная 2 См.
примеч.2

— Патрон 2 См.примечи

HLG1 Арматура, 
линза -зеленая А с т з 220В НОВ 1

HL.R1 Арматура , 
Минза « красная АС 12011 220В нов 1

HLW
Арматура, 

линза = белая АС 120/5 220В нов 1

НА1.НА2 Реле така См.
табл. 2

ВАЗ,НАЛ Реле тока PT-m j... См.
так

HBS1 Реле
промежуточное РП16-42 220В,

0,5А
нов,
/А

См.
тск

нн/,т
кнз

Реле
указательное См. таблицу 3

ННЪ1
Реле

указательное
РЭУК- 20- 
3584 2 0,025А /

J-ОСг

5̂

(К
3з:
ф
3QJ
CL

О

*0ос:
£

I '

Схема главных цепей шкафа 
6-Юкб

Д, YACI YAT1

О Ч Н Ь -

i :с

1 ТАМ ТА...Я

Примечания
1. Количество трансформаторов тона ТА... Копределяется 

при конкретном проектировании числом отходящая 
кабелей .

2. Тип, техническую характеристику аппаратуры, а  
также тесто установки клапана ЗДЗ отсека 
сборнш шин с путевым вй/ключателем SQH3 опреде
ляет КРУ -  строительное предприятие.

3. Мерки цепей, изменяющиеся при применении схемы 
для ПС 330кВ и бЬ/сие, указаны  б скобках.
Марки, обозначенные. . . . ’, уточняются при 
конкретном проектировании.

4. На схеме обозначены и пронумерованы клеммы 
для подключения внешних цепей.

5. Условною обозначения , отсутствующие в  
стандартах , см. на листе 5.

Схем выполнена на листах 43...51.

икс. м>

ст.тт. Маслова
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АЧР, ПА и  
автомат

Реле
отключе

ния
от

АЧР, ПА

Устрой
ство

автома
тического
повтор

ного
включений

цепи

Ключом
управ
ления

АЧР

Защит

Теле 
Фиксации 
включён

ного
положения 
выключа

теля
Выходное

реле
ЗД 5

и Ш Ч
(риС.7.../2)

*

I
I
ч>

1
I

Переключателе
телеуправления

Ш
мере

®£НЗ

53 it
s th -*

н ш

-ЕНЗ

ш /

^ш Г

С хем а вы полнено на лист ах 4 3 ...5 /

Ш Р Т

Т Ш
ти п е .
ffjwmpjjwmp.
н о га т
gg.Jg,

Шиооииа

Хмелев

Маслова

Привязан:

Лампа 

„ Отклю
чено"

Лампа

„Включена
ч

С игнал

чЗ

«Ъ

„Открыт
N

клапан *
*V)

ЗД З '

Лампа
^Указателе

не
поднят'

1
Сигнал 

* Неисправ
ность 

в
ХРУ*
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метр
£

Цепи
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счётчикоВ

EEU EEL2

в  Р3 < ?/ vV М 0
60 N 61

о  Р3 , /*  - Ы Р6  0
62 S k

Цепи

освещения

и

обогрева

Цели
телесигнали
зации АПВ 

и
положения

оьтлючателя

РезервнЬ/е 

контакте/

Схема 6б/полнена на листах 43...51
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Схемы электрические Принципиальною Ш аток 
кРКикмн б-Юквлемергосистен на постоям- 
ном и выпрямленном оперативном токе.

7 Ш Шифоина Шкаф линий в-ЮкВ. 
Выключатель Вкэ-Ю,вкЧО

Стадия Лист листая
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Горьковское отделение 
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SF2
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блокировки 
от много
кратных 
включении !

Цепи I
Включения

Клю 1чом tt1? 1
$>
1

Защи

той

Электро
магнит

/ИТв
и

токобая

отсечка

СРГ8/

Р ас. 2. Остальное см. рис. А

+£У 

SF2

J2 L

Прибод выключателя ВК-Ю -Е У

X

-3 — g * g - 2 3 - @ ...т  J ^ L т

ж

HtlX
Включении

Ключом
управ
ления
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Электро
магнит 

Включения, 
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от

Защи

той
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гатель  

во Водк и 

пружин

МТЗ
и

токобая

отсечка

сРТ8/
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1108 1а.р-4А НО В , 2А РЭУП-И-85/52; 2рА

Л и с т ы  4 3 ... 46,50,51 Р и с .7
220В

4
U  р - 25 А

0тс=№1ар 4
220В, 0.5А РЭУ //-//-85082; 0 5А

4 .+ 4 4
ИОВ lap  =50А НОВ;!А РЗУЦ-И-85Н2; tА

Л и с т ы  4 3 . . .  46 ,50 ,51 Рис. 8
2206 4  *

1н.р.=2.5А
т--№1а.р 4

220В; /А РЭУ П-Н-85U2; /А . 4 4 ..
+ 4

НОВ Up. =4 А НОВ, 2А РЭУ Я ~П-85/52; 2.5А

Р ис. 9
2203 I lap. =25А

РТС-Шар 1 4
220В; 0.5А РЭУН-П -85082,0.5А

4 4 4 4 4 1 4Л и с т ы  4 3 . . .  45,41,50,51 1108
+ U p  =50А + НОВ, tA РЭУП-Н-85П2, /А 1

220В 4
la p  =25А

ОТСЧОТар 4- +
220В; 1А РЭУИ-И-В5Н2; / А

4 4 4 4 — 4 + 4Л и с т ы  4 3 . . .  45,47,40,50,51 PUC.1Q
ИОВ U p  = 4  А

I НОВ; 2А РЭУ П -Н -85/52,2,5А Г

Л и с т ы  4 3 . . .  45 ,45 . SO, S I Р и с . П
2 2 0 8 U p  =25А m =ttlap. 4 4- 220В.05А РЭУ if-//-85082; 8  5А

4 4 4 4 4 4 4 4 4
1108 + la  p - 50 А

г НОВ; /А РЭУН-//-85//2; /А

Р и с . 12
2203 4

lap  =2.5А
OTG-fOlnp 4 JL

220В; /А РЭУН-/Н85И2; /А
4 4- 4- 4 4 4 4 4- 4Л и с т ы  4 3  . . .  45 ,49 ,50 ,51 /108 U p  =4А

1 НОВ ; 2  А РЭУН-И-85/52,25А 1 1

Л и с т ы  4 3 . . .  46.S4, St Р и с  13
2203

4
U p  =25А огсчцар 1 2208; 6 5А РЭУ П-Н-55082,05А - 4-

НОВ U p  =50А + НОВ; tA РЭУ//-//-В5Я2, 1А

поп л lap.* 2.5А
2203; fА РЭУ П-Н- 85Н2; /А -

4Л и с т ы  4 3 . . .4650,51 Р ис. И
XXi(О

4 отс=Ю1ар +
— «нм» НОВ; 2А РЭУ Н-П-85/52; 2.SA

МММ *“ МММ «ИМ» МММ

нов U p  * 4 А
00Д к U p =25А 1 2205; Q5P нала-л- юом; а  5А

4 4 4 +Л и с т ы  4 3 ...4 5 ,4 1 ,5 0 ,5 1 Рис.15
XXV о

+ МММ отс=т*р. ышмт + т ~тВ ; / А РЭУН-И-85Н2; /А
««мм —— — МММ

110В lap *50А
I

90ПЯ Тмд -25А 4 220В;1А РЭУП- //-85 Н7; /А
4 4 I 4Л и с т ы  4 3 . . .  4 5 ,4 7 4 4 ,5 0 .5 1  PuC.tS

Z/UD J . /М .р щ А ОП 0Гс=10Тар. тшт + "МВ; 2А т н - н - 85/52; 25А «мм —— т мим

нов X la p =4  А 9

Л а с т ы  4 3 . . . 4 5 Л Я , 5 ! Рос. a 220$
4

U p  *25 А
+ +

220В, 85А 
Лев; /А
л т йй- ОА

r J J //-П~аЭЫдг, О.оА
РЭУЯ-П-85Н2; /А

— — 4 4 4 4 + 4
НОВ la p  *$§А 1

Л и с т ы  4 3  . . . 4S, 49 . 51 Рис./8
то JL, hp*Z5A OX*0Tap + 4 7IBB, /л 

НОВ ; 2А

ИЭУП“п “оэп*, /л 

РЭУ Я-Я-85/52; 2JA
—  * 4 4 4 4 4* 4

т а Т 1нр=4 А

Схеме Выявляем яа метая 45...51

н

Правами:

407-03 -425 . 87.33
Схемы электрические принципиальные шкароб
КРУ* К РУН 6-10 к А ПС энергосистем н<--------------------------
о оыпррмлшом оперативном т оне.

Шкаф линии 6-Ю  кВ 
Выключатель 8КЭ-Ю,ВК-Ю

Спот

К2ЕГЯЕ2ЙЗ.
Схема электрическая 
принципиальная

Ласт \jfacrcf

щ с е т л/

22ёИапнялРла l.At
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KFI
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KLl
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Реле

контроля

частоты,

напря

жения

Цепи

осбещения

и

обогреба

Перечень аппаратуры
Место
уста
новки

Позиционное 
dfaзначение 
по схеме

Наименование Тип Техническая
характеристика Кая.Примеч.

ь

I
*11

При напряжении оперативного тока, В 220 НО

Щякг Резистор 2 См.
примеч. 2

RHf,KN2 Резистор С5-358ЮЩкОм (ЗяОм
т% ts<r« г

SAf Переключатель ЛКУЗ-/2
исполненном /

SCf, SC2 Тумблер- 
Выключатель 2

См.
примеч. 2

SFf Выключатель АШ-т 1н.р*2,5А / отс-ЗЯкр
ЗК‘ЗЯ

V2?/ Диод KJf-2035 330ВЩ5А /

Перечень аппаратуры
1 5 Г

Таблица исполнений

Обозначение и КТЧ

Листы 52,53 Рис. /
2203

-ш

Листа 5233 Рис. 2
2203

+НОВ

Примечании.
1 Схема выполнена с  учетом размещения аппаратура АЧР 8  мабесном 

релейном шкафу, выходные зажим а которого имеют нумерацию. 
При расположении аппаратура АЧР 8 релейном отсеке шкафа 
КРУ, к р у н  6-10кВ подключение к  оперативным шинкам не яребует 
установки ВЫхоЗпЫх зажимоб.

2 Тип, техническую характеристику аппаратура определяет 
КРУ- строительное предприятие.

& Марки, обозначенны е,...", уточняются при конкретном проектировании.
Ь. Условные обозначения, отсутствующие 8  стандартах, см. но листе S.

Место
уста
новки

Позиционное
обозначение

посхеме
Наименование Тип Техническая

характеристика KmПримеч.
При напряжении оперативного тока, В 220 но

Elf, EL2 Лампа
осВетителЬная 2 См.

- Патрон 2 примеч. 2

% Hiwt Арматура, 
линза* белая АС 12015 220В нов i

%
ъ

т —

1 Kff, KF2 Реле частоты РЧ-{ 220В
50Гц

ИОВ 
50Г if 2

т ,т Реле mt-msm 220В -

*

указательное рт -зо-т г НОВ ■ 2
щкм Реле

указательное рэтшж OJA 2

1 KU.KL2 релепромежуточноедбухпозационное РП-8 2208 нов 2
ч

X s

КЦК£4 Реле
промежуточное РП 16-12 2208 нов 2 4 }.2 р

1 КП Реле бремени Р8-/43 220В ИОВ /
КТ29КТЗ Реле бремени ВЛ-56 lu c n .

2208i..fOOC
Лисп.
НОВ
i...№c

2

КТ4 Реле бремени РВ-/33 2208 ffOB См.
той.

юн Реле
напряжения PH454jm 40... 80В /

На первом 
диапазоне 
уст аВок

Схема Выполнена но листах 5  г, 53.

Коп. ot/t& K формат 22
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Сигнал 
„Указа

тель 
не

поднят"

Лампа
сигнальная СЗ

tv>

V)
Сигнал' 
Н̂еисправность 

бКРУ
Сигнал 

чАвтомат 
отключен"

Ъ

Сигнал 
„Ре So та  

АЧР"
г Шинка
f e e *
рийного о т
ключения
В схему передачи 
сигналов

Реле
1

времени

АЧР-1
1

м ж

Схема 6bi полнена на листах 52,53

ШИШИШШЕШШШУ/ЛТШ
щтт&шшзашзявш
ш ш з ш ж а
ю ш я ж
Ш Ш & Ж  У М Ш 7 Ш  V JS S k
ш т ш ш ш ш ш

Привязан

407-03-425.87. эз
шпиалбмые шкафовСхемд/ электрические 

КРУ и КРУн бЧОкВ лс с , о __ 
ном и выпрямленном оперативном то ке .

Ш к а ф  АЧР 5 - / 0 к В
Ш

Схема электрическая 
принципиальная.

Щ иП1
на постоян- 

то ке .
'ист Ш стоЕ

РЛ 53
тп р о е тТеление

7386г.
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4 ЕС 
-ЕС 
+ ЕВЗ 
-  £33 
+ £Г 
-EY

Шинки 

> сигнали

зации

Ш инки
телесигна
лизации

Ш инки 
' упрабления

Ш инки
оперативной
блокировки
Ш инки
пит ания
приводов

ЕРУ( 
EPV2 
ЕРСI 
ЕРС2 
ЕРСЗ

Ш инки
ПА

Ш инки
СЛОИ

Питание

оператив

ных

шинок

EEU
Ж

EEL2

SCI

SC2
125

190

ELI
- Ф -

EL2

ПереченЬ аппаратура
Место
уст-
чобки

\

<5§

оЬтачет 
по схеме

EL/fEL2

Sf.S3.S8

$2,S4,
55,57

S6

SAC/

SC/, SC2

Наименование

Лампа
осветительная

Патрон

Рубильник

Рубильник

Рубильник

Переключатель
Тумблер 
-выключатель

Тип

Р - /6

Р Ч б

РЧВ

Техническая 
характерис

т и к а ■

2508, /6 А

2508, /6А

2508, ЮОА
ПЕ-0/f

исполнение - /

Коп. Примечай.

См. 
примеч.2

илиПВЗЧО
исполн. §

или  
ПВ2Ч0 
исполн. ш

или 
Л В 240  
исполн. 9

См.
2 примеч.2.

Примечания.
/. Схема бмполнена с учётом размещения аппаратуры 

питания оперативных шинок 6 навесном шкафу. 
Питание оперативных шинок рядов шкафов КРУ, КРУН 
6-ЮкВ осуществляется кабельной перемычкой или 
проводом с зажимов неподвижных контактов 
рубильников.

2. Тип, техническую характеристику аппаратуры 
определяет Нру- строительное предприятие.

Л Условные обозначения, отсутствующие 6стандар
та х , см. на листе 5.

Привязат

ТЗешпж КРУиКРУНб-ЮкВ 
ишпоямленном

407-03-425.87.

Шкаф питания 
оперативных шинок

ШШШШёШШТГ

Схема электрическая 
принципиальная.

РП! 54
'п? btttemtf

ш
т тге
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Шкот КРУ,КРУНб-ЮпВ 
ланий Wt...

ТА/. У

i m

SB!

J ti
Ш -/

Шкаф КРУ, ВРУН G-ЮкВ 
линии W2...

TA/У
0  р = н а-

ТА2. А/
t> П  <1

SB2

Л
m oi

l s
А/40/-3

=£
Шкаф Щ КРУННОкВ 

линии Wn...

и

А К!
I I

U

ТАМ

ТА2.У

ТАЗ.А/

SB...

м ш -...
i q

м ш -...

Шкаф КРУКРУНб-ЮкВ трансформатора „ 
собственных нужд

х
$8/0(20L

ли/

I Щ I

Защита

от

замЫка-

нии

на

землю

Т аблица исполн ений

О бозначение
Количество кнопок SB 8 шкафу

Лист 5 5  исполнение / /0
Ли ст 55 исполнение 2 20

57

Перечень аппаратуры
Мест
уста
нобки

Позиционное 
обозначение 
но схеме

Наименование Тип Техническая 
кар ат е - 
рис тика Кол. Примечание

11IJ
ел

II
II

АК/
Уст ройст во  
сигнализац ии  
замыканий на землю

уез-зм / См.
лримеч. (

EL/EL2 Лампа
осветительная 2 См.

примеч.З- Патрон 2

вт, ш Резистор г
SB/...

$8/0(20) Кнопка КЕЮ К исполнение =2 
цвет. толк. = черн.

См.
так

SC/, SC2 Тумблер- 
выключатель 2

См.
примеч.З

Примечания.
/.Схема бы полнена для устанобки J/СЗ-Зм с кнопками 

6 отдельном набесном шкафу.
При размещении указанной аппаратуры S свободном 
релейном шкафу ячейки КРУ, крун 640кВ подключение 
к шинкам освещения и обогрева черев клеммб/ выходного 
ряда зажимов не требуется.

2. Количество исполЬзуемЫх кнопок в шкафу защиты о т  
Замыканий на землю зависит о т подключаемых к 
УСЗ- зм трансформаторов тока нулевой последова ~ 
телЬности и определяется при конкретном проектировании

3. Тип, техническую характеристику аппаратуры опреде
ля е т КРУ- строительное предприятие.

4. На схеме пронумерованы клеммы, предназначенные для 
подключения внешних цепей.

5. Условные обозначения, отсутствующие в  стандартах, 
см. на листе  5.

Привяла

4 0 7 -0 3 -4 2 5 .8 7 . Э 3
СхемЫ электрические ,КРХиКРЗНб-ЮнВ лс энергосистем на постоянном 
и выпрямленном оперативном токе
Шкаф зашито I от заметаний ана землю с устройся 

вам уез - ^ ^
Схема электрическая 

принципиальная
Копировал

Лист Мостов
РЛ 55

формат 52

троет _щеяение 
т а
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К силовом у щ ит ку

н и

SCI

sc г
725

790

т а

BL1

а г
Н § )— ;-------

Цепи

освещения

Е
П е р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы

Примечания *

1. Схема выполнена с учетом размеще
ния аппаратуры автоматического и 
ручного управления обогревом релейных 
отсеков КРУ, крун  6-/0к& 6  отдельном 
навесном щкасру.

аппаратуры авто- 
отсеке (шкасру) 

ячейки КРУ, КРУН 6-W k& транссрорма- 
тора собственных нужд с предохрани
телем подключение к шинкам 
освещения через клеммы Выходного 
ряда зажимов не требуется.

2. Тип, техническую характеристику 
аппаратуры определяет КРУ -  
строительное предприятие.

При расположении 
мотики о релейном

i'Место 
уста
новки

Позиционш 
обозначение 
по схеме

Н а и м ен о в а н и е т и п Техническая 
характ ерис
т ика  г  _

Кап. Примечай.

7
1

§ • 1

э!
g U

If
Э Ъ  С

При н а п р я ж ен и и  оп ер а т и вн о го  тока, В 2 2 0  |  НО

5 7 /
Т ерм ом ет ри ч еский
да т ч и к Д ТКб-57 \
Л ам па
о с в е т и т е л ь н а я 2 См.

прим еч .2— П ат рон 2

К  L i Р ел е
промежуточное

РШВ-12 ~220& 4

КМ4 Пускат ель
магнит ный

п м Е -гн ~ г г о в 4

*К 1 ,Ш Р еъ и ст ор 2 См. прим. 2
S f l i П ер екл ю чат ел ь ПК УЗ 42

исполн. * и г о з о 4
SCI,  SC2 9 т ум блер  -  вы кл ю чат ел ь 2 См.прим.2

- *

5. На схеме обозначены и пронумерованы 
клеммы для подключения внешних 
цепей.

V. Условные обозначения, отсутствующие 
в стандартах см. на листе 5.
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Схему электрическую  
принципиальную  

см .л ис т ы  Q ...15
1 Ш 91 KQC2-7
о т 92 KQC2-13

939
от 90 о KQC2-11

15о " Ш
0285 96Ь KQC2-5
Ш 1 07 SAC3-9

Ж
ас...~т 99 Q1
ас... ЮОо КL i -11
Ш Щ / Щ KL1-13
ао..Ш < m
223 4/
225 109 Q1
0 2 105 № TM
W 106 KQTf-5
В52 ._ 107 кап-8
V1-W 106 m e n
7V-4/5 109 KOCH
ТН... | ' f1$ kQC1-6
тн... 111 KQCt-8
3601 //2с уsai

//36
... 119 YSOf
... 115 Y66
... 116 SQ1
... 111 rtf
з т 1189 KSQ1-20

№
120 na&m
tit w im m

122 ШМШЁ
№ KSQhS
tie Ш И
/25 KSQ1-Q
m M b l

... iP m b .7
128 Ш 1 -6

m KSObp
... ж KQSGfl

131 K0S66-3
ДО
Ш aso i
w Q5G6
/35

•11«Ет

60

Примечания.
1. Подключение Внешних цепей н  клеммам 

Выходных рядоЬ зажамоВ с уточнением 
марон, обозначенных Выполняется 
при конкретном проектировании.

!. Марки цепей, указанные о скобках, прибедены 
для ПС 330кВ а Выше.

3. Нлешы №...  135 предназначены для цепей 
оперативной блокировки разъединителей 
( телеокек) .
Подключение к  ним и  уточнение а х  марон 
выполняется с учетом нонкретнб/я 
условий объекта.

Схема Вьтотена на листа 37,56.
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рис. 3  4

только для 
рос. 2 .4

только для 
рис. 13

С хе м у эл е кт р и че с ку ю  
п ри н ц ип и а ль н ую ^  
см  лист  /6 .. . / 9

А 41! 1 о ТА/А
В 411 2 о ТАК В
С411 3  о ТАКС
N4H 4 * ТА Ю

5  6 Земля
6

А421 7 ГА 2. А
В 421 д ТА 2. В
С421 9 Т А 2 С
Н421 10 9 ТА 2 С

п ъ Земля
12

т 1З о SBHJ
/03 14 о KBS1
107 ffQ 58М 1
107 16 о йЗ
133 / 7  9 й/

18 Ь
137 19 Q 8 2
137 20 Ь

21
102 22 <3 КМ1

23 б KSS1
24

т 25 TW T
2 8

дю 27 SO ни
28

~ т— 29 SAC2 2
50
У к н т
32

ас... ж ж _ at
QC- 51 34 or

35
№ 36 Of
225 37 ai

38
8 2 39 At
В 5/ 40 01
852 41 -4frМ  -163 42 й)
ЛЯ -165 43 Of
Я  93 44 ai
Я  91 46 ___Of

II

Схему эл е кт р и ч е с к у ю  
п ри нц ип и а льную  Л 
rGM. л и с т  16... !9

/101/1703 46 о к н т
1701/1703 47о
1701/3701 48 о SF2

49
/73 56 HLG1
175 51 нии

52
193 S3 М —
195 54 Q !
199 S5 SF2

56
57
58
59

1905 60 VJ>2
61 V P 3
б!2
63

1685 64 T F T
65
66

1702 67о H lW f
1702(102} 6 8 о н Ш

69
70
7/
72
73
74
75
76
77
Ч
79
8В
87
82
83
94
85
86
87
88
8̂

Примечания

6!

Схему электрическую 
принципиальную 
гсм. лист /6 ... 19

3601 914 Ш /
3601 92 ЗА 81-1

93
44 vsar
Рз Y66
96
97 лгг~
98 361
99

3602 100 С К З  01-20
10/ С ЗАВ 1-3
ю2
103 KS6./-1
Ж Г Ш / ' Т
105 KS01-2
106 ~Ш ТТ
107 кз 61-5
108 KS81- 7
ю9 К56/-6
по KSQhd
111 KQS66-6
112 KQSG6-8
113 KQS66-1
114 KQSG6-3
115 QSG6
1/6 6566
117 6SG6
118 QS66
п4
120
121
122
123
124
125
128
127
128
129
136
131
/32
133
134
135

!
1
I
i1
§
1
1

S'
JO

/. Подключение Внешних цепей к  клеммам выходных рядеб зажилмв е ут ч- 
нением т рек, вВозначенныхВыполняется при конкретном проектированаг.

г. Марки цепей указанны  S скобках, приведены для ПО 330 кВ и Выше
3. Клеимы 91... ДО предназначены для цепей оперативной блокировка 

разиди ни пеней (  тележек) Подключение к  ним и уточнение их марок 
ВыполннетеЛ с учетом конкретных услоВай объекта.

401-03-425 . 87. Эй
___ ... шческиепринципиальные шкоееВдао клуно-нГко псэнерфсистсн намет лнт м*  

трощенном апелатошм токе
Шкаф 66pQQ C-tQxOmi мотора, мтотрансфорб- . . .. _  _  Выключатель &кз-ю, зксю
С хеШ  метрические соеди
нении Выходных рядов зажит

СтаОвАЯист | JocroF

РП 59

ГорькоВбЩ отделение
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Схему электрическую 
принципиальную 

смолисты 20... 23
H421 1 <? ТА? А
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ньгз 3 0 тяг я

т
1 59 KSV1-5
1 6 ф
1 7 *
tie fl Т о кйсн
ш 9 9 КНдП
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• 13 16 9
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250
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Только для ПС 330*6 
и выше ~\
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w
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301
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m
Ъ 89-L
Ш1-1
ШЕИ

Схему электрическую 
принципиальную ;  
см. листы 20.,. 23

Ш Т
Ш НГ

Ш

1

7<нТ5

SQHU1

KLM-3
от

~m nш ~ т
SQH1.2T
КШ-7

оГ
Т Ш з

ш г

3606
3610
3612
Ты:.

Ль~_

Т1-101
ТТШ
Г2401
Т2‘153П
ТУ1-915
ТУ1-90Т
TV2-915
\ТУ2-Ш

№Ц

УШ
JSSL
ш
sat .

ш г

ма:2\
л т а
6АСШ
Ш т

■ д а
~ т я

т -5 \
- Ж
7ЩЩ

ж з
Ш-j m

-щ щ

Ш каф  секционного разъединит еля см. прим .3

Схему электрическую 
принципиальную 
‘см. листы 29.25

3501 19 SA81-1
26
3

З Ш М9 SA61-3
56

эш ~ 6‘ Ш 5
7 SO 5в SQ59 ... щ
10 Ш г
11
12
13
19
15

Примечания .
I  Подключение внешних цепей к  клеммам выходном, 

рядов зажимов с уточнением марок, обозначен - 
н ы х „... * и  дробью , а  т акже наложение и  
снятие перемычек 3 4 -3 5 ,3 7 -3 8  выполняется 
при конкретном проектировании.

2. М арки  ц епей , указанны е в  скобках , приведены 
для ПС 3 3 0 нд и  выше.

в. /(леммы 6 0 .„7 1  шкафа секционного выключа
теля и  клеммы 1...15 шкафа секционного 
разъединителя предназначены для цепей 
оперативной блокировки разъединителей, под
ключение к  ним выполняется при привязке схемы 
С учетом конкрет ных условии , маркировка 
цепей принят а условно.

I

Привязан:

ш г т

m - Q 3 ~ m . a 7 . 3 i i
Схемы электрические принципиальные 
шиафоб нруакрун 6-Юнв гпс энергосистем 
на постоянном и выпрямленном о тла та о тм я

Ти п Шафрана ^ 5 в е ж *
секционного р а зь е о тттб т

СтадшЛаст ЛастоЬНач.от MepvimMt
Рп 60Кмонтц хмелев

Ш .с т Тумашоб Схемы электрические“чжмЫг* |||Рук. га Мазяеоа
Ц/Л.ПШЛш т « ...



С хе м у э л е к т р и ч е с к у ю  
п р а н и и п и а л о н у ю  
см. л и с т ы  26... 2 9  _

№ 460 SF3
47о
48

Л/5 494
Д/5 SO 9 KLDf-26

/ Sfo
Л 19 52 KU32-6

S3 9 KLDi-3
Д87 544 KL3-3

556 KU32-19
ДЭЗ 569 KLl)3-f9

S"....... 576 KL3-7
Д 8 9 -т 58 KLD3-6
д Ш 1 Т 59 KLD3-3

60
941 61 M J L

62
ос... 1 63 HLOf-8
О С - 33 64 KLdf-6
О С -53(61 65 KLD2-H
QC-63/65 664 80)2-13

676
ас.-збоЬ 68 06. . .

ОС .3606 69 Об...
70

ТУ... 71 Os...
Ж — 72 O ff-.
г .. . 73 Off...
L ... 74 Off...

75
w... 1 76 к а з н
w... 1 71 KLD3-2

f—
w ... 1 7й KLB3-S

/ 41..33 74 KLD3-3
W ... 33 80 HLD3-4
W... 33 81 KLS3-4f m
W... S3 f t KLD2-3
w... S3 М Я Ш -i
W...S3 84 К1Л2-7
w... is Off...
V /... 86 Off...
w . . . 87 ..... ^
w . . . $ 0 0 ...
W — 89 Off...
W... 90 ..... f l b a

£ £

I
&

p

J]

I i

?J

i

t
h

i i S

KP
S.

..

ft i

Ж ]

См. при меч, ч

91
92
33
94
95
36
37
38
99
/00

Примечаний.

/ Подключение Внешних цепей к клеммам 
ВО/ходного ряда важимоё с уточнением марок, 
о б о зн а ч е н н ы х", Выполняется при 
конкретном проектировании.

2. Дробью обозначенд/ марки цепей, изменяю
щиеся при применении схем для ТН и 2oCl 
секции шин(... IcJ-~‘ Ic).

3. КлеммЫ 4/... 45, б$... 74,85...90 предназначены 
для цепей оператиёной блокироёки разъедините
лей (тележек). Подключение к ним и уточнение 
их марок Выполняется с учётом конкретных 
уело Вий объекта.

4 Клеммы 3/... (00используются для транзитных цепей.

Б Ш Ш Ж З Я

ШЖШк ТйШМЯШ Ч&ШЖ 
ШЕШШ Е%ДЗ

№ф трансф 
ра напряжения б-Юкв\

рП И О А - у- Ю кВ, НА MU - io
\Схема электрическая с̂оединений выходного 

ряда зажимов.
энергосегпопроект
ГорбноВское отделение 

Шг.
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Шкаф Вь/ключателя 6-/0к в трансфер- Шкаср АНР 6 -/0  кВ
матора дугогасящего реактора см. примеч. 2

Примечания.

/. Подключение Внешних цепей к клеммам 
выходных рядов зажимов с уточнением 
марон, обозначенных *... " и 6 скобках, 
выполняняется при конкретном проек
тировании.

2 Ряд зажимов выполнен для навесного 
шкафа АЧР 6 -Юкв, при расположении 
аппаратуры А ч р  в релейном отсеке  
шка<ра КРУ, к р у н  6-Ю кв подключение 
к клеммам /... 6, 20... в/, 33...36, 38... 45 
осуществляется внутришкафнЫми 
перемычками:

J. Подключение питания цепей обогрева 
и освещения определяется с учетом 
конкретных условий.

4. Мая рис. 2 перемычки между клеммами 
8-9, /3-/4,3/-32; 36-37 снимаются\ а /2-/3, 
/4-/5, 35-36 устанавливаются.

5 Клеммы 25... 28 предназначены для цепей 
оперативной блокировки разъединителей, 
подключение к ним выполняется при 
привязке схемы с учётом конкретных 
условий, маркировка цепей принята условно.

ЬПЯМШ Ш Ш :!£Жм м а я ® f чштттж\ш,1 штмтшшяят. 
т я т ш п т т к ж ^

Схема электрическая 
соединении Выходных
рядов зажимов._______

Воя. формат 22
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3
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ТН... 33 Ш Ы
ТН— 34 / 3 & 4

$3
33 KLt-7
f t Ш Ш
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40
f t (3 f*. * 1 48 Q1
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Примечания.
7. Подключение внешних релей к клеммам 

выходнб/х рядов важимав с уточнением 
марок, обозначенных „... ”, вбтолняется 
при конкретном проектировании.

2. НлеммЫ 2L..26 шкафа ТСН 6-10/0,4кВ с 
выключателем, Клеммы 5,7,3. . 72 шкафа 
ТСН 6-70/0,йкв с предохранителем предназначены 
для цепей оперативной блокировки 
разъединителей, подключение к ним 
выполняется при привязке схемы с 
учётом конкретных условий, маркировка 
цепей принята условно.

ШЖ

Привязан:

. 407-03-425.87 Я И
схемт электрические
% м и £ т г * ВПС----------  — ищем но п о с т ян-

'ШШМ оперативном токе.
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Для рас. !3.. ./8

А  4 2 3 f ? BYA/-3
С Н 2 3 BVAf-3
Н Н 2 3 3<t 8УА/-6

4 * Земля -jl*
6

Ы Н О /Ч 6о T A W Для рас. 
13... f t7°

NHQi-h 8° T A h r i
a m 3 1 T A W

/о * земля *+
/1

/ / 2 1 K L h f
Щ
H*/5

3 / 6 1 SAC1-2
/?}/8

3 3 / 3 1 S A /-6
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Примечания.
/ Подключение внешних цепей к клеммам 

выходного ряда зажимов с уточнением 
, марок, обозначенною „. . .  ",  выполняется 

при конкретном проектировании.

2. Клем мд! 68... 73 предназначено! для 
цепей оперативной блокировки разъеди
нителей (тележ ек). Подключение к ним 
и уточнение их марок выполняется с 
учётом конкретных условий объекта.

. Схема электрическая 
соединений выходного 1 ря да зажимов.

копировал-, ъ /fy j формат 22
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Типовые проектные решения 407-03-425.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794377.htm

