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1 ПЗ 
СМ

2  Э П 1  
КС 1

3  ЗП2 
КС2

4  ЗПЗ 
КСЗ

5  З П 4  
КС 4

Б ЗПБ 
КС 5

7  ЗПБ

П о я с н и т ел ь н а я  з а п и с к а  
С п равочны е  м а т е р и а л ы  
□РУ 35 кВ. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и  
□РУ 3 5  кВ. Стр о и те л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□РУ НО кВ. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и  
□РУ 1 Ю  кВ. С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□РУ 150 кВ. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и  
□РУ 150 кВ. С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□РУ 2 2 0  кВ. Эл е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и  
□РУ 2 2D кВ. С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□РУ 3 3 0  кВ. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и  
□РУ 3 3 0  кВ. С тр о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□РУ 5D0 кВ. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  ч е р т е ж и

р а з р а б о т а н ы
с е в е р о - з а п а д н ы м  о т д е л е н и е м  
и н с т и т у т а  . з н е р г о с е т ь п р о е к т *

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
ИНСТИТУТОМ .з н е р г о с е т ь п р о е к т * 
ПРОТОКОЛОМ о т  05.10.89 N 37

ЗАМ.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА В.Л.ОДИНЦОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.Д.ФОМИН © Ц£/Г/7 Гога/прёи /S££r



Содержание альбома 4

мн
листа

Наименование и ос означение Рокументоб 
Наименование листа Стр.

1 $ 407-03- 5318 9 -Э П З
1 Установка короткозамыкателя КЗ -  1505-У1 с приводом

ПРК- 1У1 и  трансформатором тока 1ШР~0.В на
ОПОРЕ O T-fSD O -f У

2 Спецификация оборудования и  материалов к
листу ЭПЗ-1. S

3 УстаноВка шинной опоры ш о - 150-УХЛ4 на опоре
О Т-(SOу - 2. 6

ь Установка шинной опоры шо-is o  Б-уш и на опоре
ОТ- (5 0 3 -2 7

5 Гирлянда изоляторов пс W -Л натяжная одноцепная
для одни ей проВода сечением да 240мм2 8

в Гирлянда изоляторов PC7DА  натяжная одноцепная
для одного провода л о т / 32 и о с-300/39 9

7 Гирлянда изоляторов ПС 70 А  натяжная однойелная
для дву* проводов ЛС-Зоо/39. ю

в Гирлянда рзелятвроВППО-А поддерживающая
одноцепноя для одного провода и

9 Гирлянда изоляторов ПСП-А поддерживающая
ад моренная для двух проводов PC-зав/39 tz

W Гирлянда изоляторов PCID 'A  п о д д е то  бающая
для под Веско Высокочастотного заградителя. 15

н Таблицы парамет ров гирлянд с золя тирад НПО -Л 14
/2 Гирлянда изоляторов ЛСАЮ-Е ва т т на я  од и сцепная '

<§ для одного провода сечением до 240 нм 7 IS
о Гирлянда изоляторов ПСЛ70-£ натяжная однацептя

1 для одного проводи BC-24of32u ПС- 306/ 39. 16

н н
A im t

„ Н аи м е  но5  анид  и  дШ ТначРниС документен  
наим енование листа Стр

14 Гирлянда изо л я т о р о в  ПСДЮ -Г нат яж ная  одноцел ноя
для двух проводов Л  С- 3 0 0 /3 9 . 17

15 ]1Hs1£11!|<$

одноцепная для о д но го  провода. 18
15 Гирлянда изо л я т о ров  п с д ю -Е  п о д д е р ж и в а ю щ а я

одноцепная д л я  д в у х  п р о в о д о в  f i c - 3 0 0 /3 9 . 19
17 Гирлянда изо л я т о р о в  ПСА 7 0 -Г  п о д д ер ж и в а ю щ ая

для подвески высоки част от ного за г р ад и т ел я  - го
id Тадлицы  п а р а м е т р о в  ги р л я н д  и зо ля т о ров  псД уо -Е

9 9 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - МПЗ 21
1 Таб л иц а в а р и а н т о в  ж елезобет онны х элементов опор

под оборудование. 22
2 Общ ие у к а з а н и я

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 -КС З 03
1 К о р т ко зп н ы к в т е л Ы З -(5 0 Ь -У (. С хем а располож ения

элем ентоВ кон ст р укц и й  н а  опоре от- Н О У-(. 1 24
г шинные опоры  ш о -  ю о ь - у х ш  и  ш и - & о - y x n i

Схема располож ении элем ент ов конст рукц ии н а
опор е от- (5 0 У - 2 2 5

5 Коратказамыкатель к з -(5 0 В -у (. С хем а распали,метя
элемент ов конст рукции н а  опоре О Т- ts o y i з'згм3
4 0 7 -0 3 -5 3 1  В 9 -К С З .И 2 6

i Изделие м э (м э -2 3 б . ю - т ) 2 6

ширавгл Я^сХ Формат и 5
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В альбоме содержатся •*
< Рабочие чертежи установки оборудованиярекомендусмогодля применения 

В ОРУ iso кВ, расположенных б районах С i L  у  СЗЯ(см. таблицу, 
альбом )

Z  Чертежи гирлянд иш ят ароб на напряжение 1Ш В для районов

3 Строительные чертежи опор под оборудование.
В  альбоме приведены чертежи оборудования не Вошедшие В 

типовые проекты йот-оз~Ч97.88(к ОРУ!50кВ на унифицированных 
конструкциях) о 407-ПЗ- 49д.йд(т ОРУ220кВ н а  унифицированных 
конст рукциях7

Л  ля защиты от механических повреждений силовых и  
контрольных кабелей, прикладываемых но конст рукциям опар, 
в  проекте используются мет аллические кабельные короба, 
изготавливаемые заводами ВО * Союз электромонтаж 0

Заземление корпусов электрооборудования и металлокон
струкций осуществляется стальной полосой сечением 30 *4 , 
присоединяемой к  общ ему конт уру заземления подстанции 
Сечение полосы выбрана из расчет а однофазного т ока 
короткого замыкания не более 20кЯ , при больших т оках 
сечение полосы должно быть увеличено из расчета 6  мм 2 
на кажды й килоампер тока короткого замыкания.
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Разметка отВеостий для креплена* 
коротко замы но тел я

Р азм ет ка от верст ии для крепление 
т р ан сф о р м ат о р а т о ка

k огт£.Ф19 /

ш
190

Разметка отверстий для 

крепления приводе ко н та ктн ы й  оы

4 от§. и

Т7
330

T
~ t -  §

JJL

6-6
Вид в ( повернуто]

т ж (85
i s

200

#. См. В м ест е с  л а ст о м  Э П З '2
2. Чертеж  разработан на основании чертежа КЛ0Л12.260, 

1981 г, великолукский завод ВысокоВольтной аппаратуры ( корот' 
козомыкатель и привод); технического описания а инструкции 
по эксплуатации в ДО. **12.181,1986г, М О > Электроаппарат^ ( транс
форматор тока).

3. Полосу заземления к стойке пристрелить дюбелями( паз. 10 при 
помощи строительно-м онтаж ного пистолета, к  металлокон
струкции приварить.

4 6 7 -0 3 -5 3 L 8 9 -З П З

ЯРУ 55.-500кВ для рзйоюВ с загрязненной атмосферой 

Стадий Аист \Aucm aT
О РУ 150 кВ Р П______________}__________

ft л** Я Усто'гсВяа коротка *арыкотеля \̂ НЕРГОСЕ ТЬПРПЕНТ*ЬйБ-Ш с n puS^on  I . w  I j t  It ,^rtDQPfiamopcft тако Тшл o s  ьейеро-Зсюс/г*! and 
CXO?-€ Q J - 150 4 -  i I Ленин fj c d

OmduAfiMUS

fcn u p (p cp ^ am  //J
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Чарка,
поз. Обозначение Наименоёание КолМасса-?й,кг.

Приме
чание

{

\11

однополюсный
КЗ- 750 Б-У7 1 850

г I 1 80

3 Трансформатор тока
ТШЛ-0.5 1 10.5

4 407-03-531 89-КСЗ-/ Опора под коооткозамь
кат ель ОТ-1509-1 1

S Триба /5 ГОСТ3262-75 *
L* 1800 1 1.9

6 Полоса заземления

СтЛ—ШТ. язе 'Н__ ЗДн ом См. у*031

7 ТУ Н-4!~<0Т67-80 Секция присоединительн.
спв-а//о.г-у/ 1 а

ч

§•оQQ

ТУЪй-ДЪ~Ю76>80 Короб электоотехничесА __
Стальной

аг

i
■ъ
сц
3

8 КП-0.05/0. Ш1 ШОО / 18.0

S кл-о.Жг-гуу l*soo 1 9.0

5

Норка,
поз.

О бозначение Н аи н ено ёани е Кол. Маш 
ей., кг.

Приме*
чание

Болты ГОСТ 7798-70*

'  10 442*30 3

11 М 76*40 4

12 тв * б о 4

Гайка rocrsm -7o*
13 N12 3
14 Н16 8

Шайбы гост 1/17/-78*
15 Шайба 12 3
15 Шайба 16 4

17 Шайба 76 Псгтоаое-тй 4

18 ТУ/4-5-7375-86 Дю бель-бинт Аля крепя.

ДВ Н8*55 2 т . 8

19 т у н - ь - т ы ъ Дюбель-гёоздь й я * т т
Д Г 4.6*40 2 лоз. 6

Ш -05-5Ш 9-ЭПЗ
15РУ 35~5докВ для рад о ноё с загрязненной

ат м осф ерой

ОРУ 150к8
Спецификация offcpudofawz 
и натериалоё к росту

Р П
ЛиапоЙ

ъ,,$неРгосетьпроелт
Ъёер&Зфпйкоеотйамнш

Jiext/Hepfff

J&nsipniar: Poms £<£fy/P____Формат/Я&
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Крепление одного пробода

Розметко отверстии 
для крепления шинной опоры

t a f e t f i / а 55*3 «*<

iЮ .
гго 5"Ч ' ■

Спецификация оборудоЬония и материалов
Марка, 

поз- Обозначение Наименование Нол.
Мосса
ед,кг

8 %

1 Опора шинная UiD'tSD-UXAl / т

г m -о з -  531.89-н е з г Опора под UI0-1S0~9W /
о т - т з - г

з Полоса заземления —

30*4 гост M-7G*
Cm 3 ГО С Т  535-8 8 3.5 0,94 н  ___

4 болт ГОСТ 7798-70*
М16‘ 35 4

5 Гоико ГОСТ S9t5- 70 *
М 16 9

в Шойбо ГОСТ 10306- 78*
Шайба 16 к

7 ТУ  flr-4- 1S3t- 83 Дюбель- гбоздь Д г 4,5*40 2

I  Установка разработ ана н а  основании ТУ 16-88, НдВЖ. 686 .Zb! 0W  ТВ 
Великолукского эоЬодо электротехнического ф арф ора.

В. Полосу заземления к  металлоконструкции проворит ь, а  к  стоике пристре
лить дюбелями (п о з *!) при помощи строительно - монт ажного пист олет

— ГJI|
Ноч. отйРоменскии г,*»И. контр.Аононоссда7?лоаЛнс?ягнп Фомин tfoajsгл.спец Лурье ищIPUK.zjP hod по В f/$nНименерЗоицеЬо ЪаД-

U 0 7 ~ d 3 S 3 f .e s -Э П З

ОРУ 5 5 ... 500нЗ для районов С загрязненной отосферой

]Р У 150 кВ

Уст С Ч одно UJJHHOLf опоры  
Ш0~ iSO-pXMina опере Qi /S&tZ

Спадия\ Лист
Р П  3

Листов

5НЕРГО СЕ ТЬЛРОЕКI
~tbepo- ЗопаИмое рпЗеле&сj'.eH jK iLca

Напои fTirtP+in/rt Л А

Сл 'ЗУ Л
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С п ец и ф и кац и я  соорудиВ ания и  м ат ериала^
Чарка, 
паз. Обозначение Наименование Кол.

Чассо
ед.,ко

, Приме
чание

1 В пора шинная шо*Г508~ш< i т

_  г W 7-03-S3/. 8 9 -К Я -г Опора лоб шo-fsos-ух/и 1

Q T-fsoy-г
3 Полоса заземления

30*Ь ГОСТ iO i-7S* 
Cm.3 ГОСТ S33-SS U 0.94 И

4 Болт ГОСТ m s -1 0 *
MiG % 60 4

5 Гайка ГОСТ5915-70*

Н1Б 4

6 Шайба гост Ю90ь - 78 *

Ш айба 16 4

7 Т У М -4 -/г з /-8 3 Дюбель - гйозбь АП$*40 г

{  Установка разработана на основании Ту те-88, иввж . ш . Ш  Ofa ту 
великолукского eaiodcf электротехнического фарфора.

8. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, о к стоике пристре
лить аюбепяни (поз.7) при понощи строительно’Монтажного пистолета

— 1
4 0 7 - 0 3 - 5 5 1 д 9 - Э П 5"

Иач.отд Раненскии A4Y1 щ 0РУЪ5-.£00к& для районов с загрязненной 
атмосферойН.контр.

run
Ломоносова-б&лИ>ь Т т
Фомин иЩ

О Р У М О  кб
8aUTffl*', ЖЛТТШ Ч/Л!УЯЩ'4 ш

Гк спей,. Лио ье * 1н.Ш
РП 4 1Ш .У — КорпоВ :Ш Е нШ

инжено Ломоносове/ ddjM\ козе. Установка шинной опоры 
Ш Ы т -Ш / н а  опоре ОЪбОУ-г

„знергосетьороаатг
СгВерс-Зепабмое отделам* ------- ЛенинградZ~. ~~i

Копиоо8ел: Пол ьс Ш К ± _____ Sbssm j f *
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Спецификация оборудования и материалов.

L

Обозначение Наименование Кол.. Масса
ед.скг f

t

I _
_
_

< ТУ  34-27-/0874-44 и зо ля то р  О С 70-/7 3.5 Снрказ2

1 Ceps га  СРС-7-/6 / 0.32

3 Узел крепления гирлянды
КГП-1-b / О.Ц

4 Ушко однолапчатое д&зеяешь
У1-7-1Б / Q.67 ив-г-€й
vi-is-ie 1 /05 MS-3-S

5 Зажин натяж ной dunpofedt
болтоВои HS-3'С 4 5.52 150-.Я0МН

НВ-2-БА 1 1.45 70~./28ш?

Масса гирлянды без заж ина [поз.5) П З (млказ.2

I  Чертеж разработан на основании каталоса, изоляторы и  арнату 
ро для Воздушных линии электропередачи*/989п 

2. Количество изоляторов, длину и массу гирлянды см.листЭПЗгИ.

407- 03- S 3/ .  89- Э П 5
(ОРУ 35... £00кВ Рля р а й о н о в  с  з а г р я з н е н н о й  

а т м о с ф е р о йVci.cr.d грт
Н.кснтс ЛононосоВ^

0°У 150 кВ
f/rredja Лист Листай

бил &скин Р Л 5Щспсе^ Лигье ..Я'г?.г.1Клгг.сР Гирлянда изолят ■ C p f HC7Q-й  
натяжная сд*с-лепная аля ос*с- 
20 гас Вс За cows ни?# су О 7:40*17'

, ем ерзосеть проект  •
Cs itpG-Sexsdxce Arndtлетл

Г 1

K .-j.'i_____Фслмен.т:#3 IМсЪ/рсСгВ: Пс-ЛкС-
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Аль
бом

 й

Крепление nooSodoo сечением М О  и 3 0 0 нм*

Спецификация оборудования и материалов
марка{ 

поз. Обозначение Наименование Нол,.Масса 
ад. кг

■ приме
чание

1 Т У 3 4 -г ? -Ю 8 К -6 > 1 изолятор PC 70 'А а 3,S (кукозг

г Серьга
СРС-7-16 / 0,32

3 Узел крепления гирлянды
К ГП -7 -3 /

* Ушко однолопчотоеукорочен*. ?
jfW-7-45 / о,ег Только Зля ЯГ -3'&

5 Зажим поддеожиЬонтий
глихой.
nr- з-/г / 133 МАЯкзддо
П Г Н -5 -3 / 5,5

ЛАЯ
Асгыкзао

Масса гирлянды без заж им а (поз. 5 ) 1 1Сн.утз-2

i  Чертеж разработан на оеноВонии каталога„  изоляторы и 
арматура для воздушных линий электропередачи, '  1383л 

2.НоличестВо изоляторовt длину и  массу гирлянды см ./ш ст ЗЗУН .

4 0 7  - 0 3 - S 3 / .  8 9 -  Э П З

ОРУ 35~. 500кВ для ройоноб с загрязненной атмосферойНт.отд. Раменский И.ОВШ
Нжнтр. Ломоносова f c r ивы ОРУ 150 кВ

31 ЛиетоЬ
ГКО Фомин нсгя р п  sГл.спец Лурье <25Р- намрун. гр. корпаЬ imp. Гирлянда изоляторов ПС70-4 

поддержиЪоюцая одноцепная 
для одного прооодс

ЗНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКЪ
Северо-Западное отделение Ленинград

инженер ЗойиеЬа За~/. ит

HonupMsZb формат ЙЗ
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Специф икация оборудованая и материалов

I
4

Иаока,
паз. Обозначение Наименование КЬл. Наоса

ед,кг. I
f

/ ТУ 34 ̂ 1 0 8 7 4 ‘84 изолятор /7С70-Д □ 3 6 см.иказ.г

г Серьга
СРС-7-/8 1 0.32

3 Узел крепления гирлянды
КГп- 7-3 1 0.44

ч Ушка специальное
УС-7-/Ё / 1.25

5 Зажин побдержиВантии
глихой
гпгн-5-f / S.00

Масса гирлянды C D сн.ухаз.2

1. Ч ерт еж  р азр аб о т ай  н а  основании кат ал о га, изоляторы и  арма
т ура б  ля В оздуш ны х л и н и й  элект ро перед ачи* /9В 9г.

2. КаличестВа изоляторов, длину и массу гирлянды см. ли с т ЭПЪ- Ц

4 -0 7 -0 3 -5 3 / .  8 9 - Э Л З
Ору 35...500к 5 для районов с загрязненной 

атмосферойНач.Отз Rj.HBHC.rD i Я /Л li(Z3
К .кенар. ЛонснссЫе dr*A!//fid

ОРУ fSOtB
Средня Лист Лис/ncg

run ЯРаним РП 9Гл. спе A'Pic l'Uc\
Ру к-г?,
Dyyf.ySr

Kccnef J/S!i Гирлянда июляторос ncw -Д 
Узе о ерзкаЁиюна я одно иелне 
для с?их г. о с ?:3с § PC-S3? 29

„ знергсоаяьпроект *
Sz-?C~'C -3o.~cd.fCCгтс(А**ь> 

PtsoHtccc
iii'uefcf

К о - j -С д̂л: /7-у-т tc 47*?; ЛЗ



й/
\ь

5а
м

А
Т 7 з

С п е ц и ф и к а ц и я  о Ь о р у д и В а н и я  и  м а т е р и а л о в
Марка.

ПОЗ- В В азначени е Н аи м ено ван и е ш \Mdcw  
од, кг

приме
т ное

i ТУ 3 4 -2 7 - W 8 7 4 - 8 4 Изолят ор ПС 70~Л □ 3 .5 см-зтзх

2 С ерьга
С Р С -7 -/6 4 0 .32

3 Узел крепления гит нды
К Г П -7 -3 4 о м

М асса гирлянды I___||смзкоз 2

4 Черт е* разраЪ атан ни  пени В  пнии кат алога „Изоляторы и  арматура 
для Воздуш ны* пин ий  элект ропередачи 1 9 8 9 г .

2. Количество изоляторов, длину и массу гирлянды см. лист ЭПЗгН.

т - 0 3 - 5 3 1 8 9 - Э П З
/ О Р У  3 5 -  5 0 0 кд  для рай онов с загрязненной  

ат мосф еройНпч.отд. Роменаап) -М & л п т
Нконто.Ломоносвбо п т ПП1. ,-г- г, \СпгпМ Лист pwawgfi
ГИП I Фомин ш г В Р У  id B k B  J р п Юга.ста Лурье п ш
рук. ер. карпов п т Гирлянда изоляторовПС70-Л\ЗНЕРГОЕЕ7ЪПРОЕКЪ  

подвершивающая оая под в е щ  Север о 'Западнее в ш ш
высокочастотного зпгрпдитет Ленинград

Инженер Зайцева Ъ о-(- п т

копир- Ятс$ формат ЯЗ



Гирлянда нат яжная одноцепная Гирлянда ват т ная од т ипа ноя 
для одного провода ачгнисп д о т ™ 2 для одного провода№24о!ь2иИ-зоо№

Гирпянда нат яжная одноиепная 
для дву к  провод об Л С -300/39

ж ж
П,шт 1k /6
В, пн т е 2032
L. мм 1999 2253

Массагирлянды 50.84 57.31

Гирляндо поддерживающая одноцетт 
для одного провода

\ с з я
1 Я

h .u m М /6

1, п н /775 2032

L. п п т ч  1 2 №
Масса „ 
гирлянды 5 0 .3 6 5 7 .3 6

\СЗД̂
ж Ж

/1 .шщ /4 4Ь
В. п н т е 2032
L. пм 20П 2зг1

Масса„ 
гирлянды 51А1 SSM

Тшзпянда поддерживающая одноцепная 
для М ух проводов ВС-300} 39

\С З Я ш I
f l.  Шт. \и 46
В, п п т е 2031

Ь. п п г м 2378
М асса, гирлянды S6.01 63.01

\ с з 2̂
ж Ж

П.шт 4k 46
В, п н т е 2032
L, п п 2597 235/

Масса , гирлянде* 5982 66. вг

Гирлянда поддерживающая для подвески 
высокочастотного заградителя

ч\ с з ^ ж Ж
Р, шт 4k 46

В, п н т е 2032

L, п п т 2 Ш
Масса
гирлянды 49.76 56.76

1
m -0 3 -5 3 i8 9 -3 f l3j ,г

НичемИ
Н К.Снтр
Тил

РопенскЩ м  ^
./IcfiCHQCOld 0РУ35-. 500к8д/я районов с загрязнением атоарерл
Ч'спин

ОРо <50кВ
Стадivf Лист ЛиипаЕ

Гаснет Лярьс РП j /1рц г ?0 К̂ао по6 V U '- нсЫ
[>-*рнга С рн? чкин*1 <и~ч l/Uft Таблицы габаритов 

гирлянд изоляторов 0L 70-Л
f3r1tPFОСЕ ТйПРОЁЁЦ

I л  г Себеро • .?;п£- -ту/Ъгг::ч,:-1х;3 11 -.j__
* т р  /!/* ($ фсрнст ЛЗ
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Ю 'Ш  Нб-3-b

1. Чертеж разработан на основании каталога„Изоляторы и 
арматура для Воздушных пиний электропередачи* 1989г.

2 Количество изоляторов длину и массу гирлянды см. л и т  ЭПЪ- id.

С пециф икация оборудования и  материалов
Марка.

паз Од означение Наименование Кол. Наш
едка

Приме
чание

1 ТУЗА-27-  10819-64 Изолятор ПСА70-Е □ 4.6 см у коз 2

2 Серьга
СР С -7-16 1 0.32

3 Узел крепления гирлянды
кгп-7 -З  ' 1 ом

k Ушко однолппчатое

У 4-7-16 1 аб7 m -isH
У1-12-16 1 ш m l$ :L

5 Звено промежуточное
трехлапчатое
ПРТ-7-1 I 1 0.5 ЧЛЯ

Н В-2-6 А
ПРТЧ2-1 1 1145 дляНБ-Я-Ь

6 Зажим натяжной долговое
Н6-Я-6Д 1 1.15 ОЛЯ

яс ten
НБ-3-6 1 S.62 „ для ЯГ <50-«Ж

Масса гирлянды  Вез поз 5 .6 1 |Сну хаз.2

4 0 1 -0 3 -5 3 1 .8 9 -Э П З
ОРУ 3 5 5йОкд чля районов с загрязненной _________ атмосферой

О РУ 150 кВ
Cnwd/rd Лист

Гирлянда изоляторе б ПС А 70 е 
натяжная одноцептдля однох 
провода сечением до 2ЧРмп*

РП м
Листов

ро'Заподноет
Ленинград

капор. Лниср формат йЗ
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i  Чертеж разработан основании катаного * Шолялюрры и арматура 
для воздушных линий электропередачи “ 1989г.

2. Количество изоляторов, длину и кассу гирлянды см. лист ЭЛ$~#

Марка.
ПОЗ.

, п ец и ф и ки ц  и *  ииируи

О б о зн а ч е н и е

иьи м и я и  м ат ези и л и о

Н а и м е н о в а н и е Кол.
Ноесе
е& .кс

приме
чание

< 7 У Ы -2 7 - № 879-84 изолят ор Пдл 70- В п *.е сн.и?т £

1 ? O' 5

СРС-7-1В f 0.32

Ъ У зел крепления гиоляндь
К Г П '7 '3 / ом

4 Чшко дв^лппчатвеукорочвкт *

У2  К . 7- 16 1 0.7S

5 Скоба
С К'7'f f f . * О .Ц

S

11I11

К 2 -7 -1 С (

7 Звено грон&еигтчнае треист.
ПРТ- 1/12-2 г о.зо

8 Зажин натяжной прессиег&н
НДС'ЗЪОМ г ггг з

М асса гирлянды i___ i (м .и гт £

-----j-------------------------------- ‘
л з1 Л 7 - П 3 - 5 3 !  Я 9 - Э-----1 т у /  U U  vv/ / . U и  v/

ОРУ 35-500к8 аля районов с зог/.тязненной11

Раменский &л/\ и.щ о тм о е те  рой
И.контр Ломоносова //51Я \Cmadup Ласт ЛостсЯ
run Фомин Ж ,,, , имя О р у  /50 кВ 1 р (7 вГр. соей Лиоье а ь - ' м тз 1
Рчк. 1р. Карпов Ш Ц Гирлянда изоляторов ПСД 70S j*ЬНСРгясетьлрсглж*

ападнае втяемение 
Ъшнгевд

инженер bauuMJL лЗой- тщ нвтяж ная одноцепная для №£еря-3
1 двух про видов Д с-300/35 I Л

Кепнеавел' Левы Фсрн£№?:ЛЬ



J
Крепление, про SodaS сечением 240 о 300пи2

- £ / Y *

С п ец и ф и кац и я  одорудо В ания а  м ат ер и ал о в
У е

Марка.
ПОЗ. ОВознпчение Наименование Кею. Мост

ед.кг
Приме
чание

/ ТУ34-27- т  79-84 Изолятор дСА^о-е □ 46 СМ.ЗШЗ*

2 Серьга
СРС-7- <6 / 0.32

3 Узел крепления гирлянды
КГП-Т-З 4 ОМ

4 Чшквйщлогттеукорстт.
т -7 -< б 4 Q62 ТВльЮГШ 

ИГ -3 -J 2

5 Замом поддерживающий
глухой
П Г -  3 4 2 1 (33 Ч020150Ж
П Г Н -5 -3 4 05 ЛАПлежак

М а т  гирлянды дез залшпа(поз5) 1___1тукоз2

(Черт еж розраВотон наоснаВ ании кат алога,, Изоляторы аарма- 
тура для Воздуш ны х л и ни й  элект ропередачи” /9 6 9 г. 

2.Копичет Во изалятораВ, дл и ну и  м ассу гирлянды см.лист ЭПд~ и .

т-дз~5зт-эпз
ОРр 3 5 ~  SUFkB длярпиднаВС ЗпгрЛЗнекпои 

___________  smngcqilpou

ОРУ <50кВ
TfiwiM Лист

РП\ <5
ШГирлцщШ U1ZWBCE рс4 7ое\зНЕРГОС£тРО!~К1 
— ‘ подорр*икоHjujuя ооксцелгщсеШо-Зспад^еиЗо^ _для одного преt еда 1 гленцн*рсд |

~Ai&moh

капер. Ятя$ яарпот #з
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С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н  и  я  и  м а т е р и а л о в

Нарщ
паз,' Обозначение \ Наименование\ Кол.\Шссс

ед.кг
Приме
чание

( Т У 3 4 -г 7 -т г 9 -н изолятор пса 70-6 и i s % и

г Серьга
СРС-7-fS 4 0.32.

3 \1«5

КГП-7-3 1 ОМ

4 Чшко специальное
УС-7-f8 1 Ш

5 Зажим поддержиВающии
глихой
ш н -s -i / S.00

Нассо гирлянды п и ° я / т 4

I  Чертеж разработан на оснобании каталога, изоляторы и армату
ра для Воздушных линий электропередачи, "I9i9r. 

е. Количество изоляторов, длину и  массу гирлянды см. лист 3(13- 4В.

Ш - 0 3 - 5 3 Ш - Э П З
/С ОРУ 3S...S00кВ для раданаВ с загрязненной 

атмоарероиHtN.amd. Роменсхии-Мм* II. Щ
И. контр. Ломоносова rtOJJ— НШ

ОРУ ISOk B
СтадияЛист Листав

fun Фомин ИШ. РЛ 16Г/!, с геи, Лурье Л - И. ОШ
Рик.гр. BaoncS //.М.йГирлянда изоляторов пел 70-й 

поддерживающая едноищпная 
для оturn проводов Л С500/39.

„энергосетьлроектг
Ct̂spQ -ЗЯязскас ётдеде&А

Ленинград
инженерЗайцева Ъо*и- Ш8}

КояцроВт: Г/елье £ £ Л //^  Фврнam; А З



го
Спецификация оборудования и материалов

М арка,
поз Обозначение НоименоВание Нол.

Мосса
ед.т

Приме
чание

4 ту зь-гт- ю т - si изолятор пел- 70- £ а Смутг

2 Серьга
СРС-7-Я 4 о{зг

3 Узел крепления гирлянды
КГП-1-3 / Oft

Мосса гирлянды 1 I Снукох2

i. Чертеж разработан на осноВании каталога * изоляторы и
арматура для Воздушных линии электропередачи *, 4389 г 

е.КоличестЬо изолятороВ, длину и массу гирлянды сн лист ЭПЗ-&.

Ш - 03-53! .8Э~ЭПЗ
ОРУ 35... $0 0*3  для ройопоб с загрязненной отосффа.

ОРУ fSO кВ
! CmaduA Аис/n Лиг mo S

РП 17
Гирлянда 
подагржиВ*
дысаначасяогпнага гсгрсслр.-.я 
НоЖф.Лъ а. фСръСИЯ Й3

^  Гирлянда ш аля^срЛ  гюррО-Е ЪЭНЁРГОСЕТЬЛРОШ
а&ЦпрССгржиВоюиШЯ бАЯ пассе?ни Ъг.-п'чп^'г

P&tiUH



I г/

4

Г5Г

6

Гирлянда н а т т н о я  одноцепная 

для одного проЗода сечение* до 2^0 мм г

\ ш
Л IV V W VII

FL, шт. 11 13 15 17 20
t, мм 1337 1551 13BS 2153 251/0
L, мм 1618 1872 т б 2380 2761
Масса
Ырлянды 52, U 61,6 Щ8 80,0 33,8

Гирлянда поддер/ниЬоющая одноцепная 
для одного проЬода

Ж 1 7 И Та

Я, шт 11 13 15 17 20

t, hM 1337 1651 1905 2159 гмо

L, мм 1513 1767 гои 2275 2656
масса
гирлянды 51,38 61,18 70,38 79,58 9$ 38

Гирлянда натяж ная одноцепная 

для одного про5одо Й02Щз2и ДСЗОО/ЗЗ

\С38
3L Е V V/ Vjt

Я,шт. н 13 15 17 20

{, мм 1397 1651 1905 2153 2530
L, мм 1686 т о г т 2Ш 2829
Мосса, 

гирлянды $3,0! 62.21 71,1/1 30,61 33,31

Гирлянда поддерш&оющоя одноцепная 
для дЬцх npobodoB ЯС-300/39

\СЗ/^
Ж ж V 1 ш

Я, Ют 11 13 15 17 20

Г( мм 1397 1651 1905 т з 2530
L, мм т з 1997 2251 2505 2886
масса

гирлянды 57,61 66,61 76,01 85,21 99,01

Гирлянда натяж ная одноцепная 
для дЬцх прододоб ЯС-300/39

\ ш
Ж IV V YL ш

П,ШЩ 11 13 15 17 20
1, ММ 1397 1651 /905 2159 2530
L, мм 2216 2310 2723 2978 3359
Мосса

гирлянды 61,1/2 70,62 79,82 89,02 Щ82

Гирлянда поддержиЬающоя для пбдЬеиш 
Высокочастотного заградителя

\СЗЛ
ж ж 7 ш ш

Я,шт 11 13 15 17 20

£, мм 1397 1651 1905 2159 2530
L , mm т 1767 2021 2275 2656
hocca

гирлянды 5136 60,56 69,79 78,96 92,76

4 П ’ 0 3 -5 3 1 8 9 -Э П З

ОРУ 35.,.$00 кВ для ройоноВ с загрязненной атмосферой

ОРУ 150 кВ
Стадия

^  Таблицы параметров 
гирлянд изолятороВ ЛС Д 70-Е

РП
Лист

18
ЛистйЬ

Копир Мег*

пЗНЕРГОСЕ ТЬ ПРОЕК Ъ 
Зопвднае отделена*
Лепит

Фермат /В 

z & f /A _______
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Д -и з  cSaii
В -из стоек с поднажми ко ми _

В- из стоек■ установленны х £  
сёерленые котлоВаныI I * $ Тип

Закреплении
для

типоёого
грунта

Отметка
Sepxa

стоики
сдай

З лу  бона  
Заделки  

h
В  мм

П рим ечаниеОпора
Наиме но ёание 

устоно ВлиВаемого 
электротехнического 

ооор и дозам и я

к*
ъ1

Сборные железа

М арка
элемента

КО А. 
на 

узел

масса
э л-та ,

к г

объем, м *
Одного
эл-та

Всего

СП-tS D y -f
Короткозомыкатель

КЗ-1$0$-У1

А CHSS-39 1 ISO 0.3 0.3 с s.sso 3850

в СОНМ-29 1 475 0.19 0,3/ а 2,650
V6.S 1 300 0.12 I860

8 СОН 52-39 1 $75 0,13 0.23 K-HSO-n 2.6 SO 2SS0

BT-tsoy- г

Шинные опоры  
шо-ts o s -y x p f  и  

ШО-tS O - ух/! {

А CH5S-39 1 750 0,3 0.3 с 2.6SO 38S0

6 СОН 44 -29 / 475 0,19 0.3/ п 2,6 SO

ФВ.8 1 300 0.12 1860

В СОН S2-3S 1 S7S 0,23 о.гз К-ЧЭО-П 2.SS0 2SS0

----------------------------------- ----- ---------------------------------

II
H07-C3-S3/. 8 9 -М П  J

и-~7~------ _ J _
07 ~ 

Н КО „у*.
СНП его

Романский
C-CMhQfZ <  ' J<L-

<Щ7,
Щ  j

7 блица gap и он?о g  
келезоВетомных. 
лементоб опор под  
Ферусоиание

Crsdi/J A u e r JiucTof
°п 1 з

щёргрсетьпкект
^U s p e -Je is ;* !#  srsutHvt 

Ленинград
QLSP&u.Xvccoucsc v.v/< ^ОТ. (JHM//с.чкесТйН̂.

рормсгт Л J



Общие указания

/ конструкции опор под оборудование разработаны Зр я  

следующих условий прим енения:
1.1 Расчетная температура наружного воздухе по нао 

долее холодной пятиднеёке-не ниже минус чо°с.
1,2. Нормативное Значение ёетроёого давления приня

то по ГуЭ(иЗд.б) Зля о} ёетроёого района при нов- 
ТОряемости /раз ё Юлет-0,50кПа (50 кгс/Сп 2/.

1Л Максимальная норматиёная толщина стенки гололе
да принята раёной 0 :2 0 мм, ч то  соот§е7стёует 
/ррайону по гололеду при поёгоряемости /раз ё/Олет 
по л у з  (usd. 6).

14 Грунты ё  осноёаниях непучинистые со следующими 
характеристикам и;

239или 0,49рад; C*t2xOo(Of 02 кгс/см г) 
ё - 14,7м По (fSO кгс/см г) ;  J> t 1,8 7/м *

/,$ 2рунтовые воды о т с у т с т в у ю т .

1.6 Рель ego территории спокойный.
1.1 Сейсмичность района строительстёа не ёыше 

6 баллов по шкале ГО С Т6249-52.
2. Конструкции не рассчитаны на применение ёрайо
нах ёечной мерзлоты, на пуч инистых и /трос ад очных грун
тах,о также на площадках, подверженных оползням и 
каратам.

S. Относительная отметка планировки 0.000 на  чертежах 
соответствует абсолю тны м отметкам; указанным на ген
плане подстанции.

4. Все опоры выполнены § следующих вариантах:
4.1. U3 сборных железобетонных свай ти п а  сн, погру

жаемы х ё г р у н т  при помощи ёиброёдаёливанзще- 
го агрегата.

4Л U3 сборных железобетонных стоек типа сон. 
Заделанных в доунбамбнть/ стаканною типа

___ _________________ _ ! 23
марки Фд'В.

Ч.З U3 сборных железобетонных стоек типа сон, у  стана/ 
ли во ем ых ё сьерленые котлованы на щебеночную подуш

ку с последующим заполнением и уплотнением пазух 
крупнозернистым песком или монолитным бетоном.

5. Железобетонные сваи и стойки имеют металлические ого
ловки для крепления к ним металлических элементов/марок мэ), 
предназначенных для монтажа электротехнического оборудования 

£. Крепление металлических элементов к опоре производится на сворке
7. ЗлвКТроды для сварных швов типа ЗЧ2Я ГОСТ9467-75.
8. Типы и катеты сварных швов оговорены на чертежах.
$. Металлические элементы и  выступающие на поверхность зак

ладные детали должны быть защищены лакокрасочными материо 
Лами, определяемы ми по СниЛ 2,03. ft-65 в  соответствии с конкретны
ми условиями загрязнения воздушной среды в  районе строительства.
10. в районах строительства с расчетной температурой наруж
ного воздуха не ниже минус ЧО°С для стальных конструкций 
Следует применять прокатную углеродистую сталь бсгЗпсб
ТУ /4-1-3023-60.
11. Железобетонные элементы в части обеспечения необходи
мой морозостойкостью и водонепроницаемостью в  зависимости 
от конкретных условий строительной площадки должны отве
чать требованиям, предъявляемым к изделиям соответствую
щей технической документацией, по которой они изготовля
ются.
12. в  случае соответствия принятых типовых исходных данных 
конкретным условиям, привязка типовых чертежей б у д е т  
Заключаться только в  уточнении типа закрепления опоры в  
грунте, определяемого по работе 6. Чо?. s -/53 выл. о

407-03 - S3/. 6 3 -М Л  3
"ШШ.
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С п еци ф икация с т о л ь н ы х  э л е м е н т о в  н о  опору Q T - i S O U - f
Норка,

поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
её. кг

Приме'
чоние

Сборочные единицы

1 W 7-03-531.83-КС ЗИ - / изделие м э -г з б г 6,3

г 1 Ш  9-153.7- КСИ-0/8 То же М Э -8 5 г т
3 -018'01 я М Э * 86 / 6( 6

У -0 7 f „ М Э -167 / 3

5 m -0 3 -5 3 f -8 3 -X C S H -f • м э - т * Ц 8

Л е т а л и

6 Уголок 75*75*6ГОСТ850386

ь ш г Ъ В
мз

чертежа

ГОСТ 5гн~80-м-й£
~ т

j*
i 1 1 1

гун w. /41_-#■^—.....„ jL  «х. г.б$о

гL—» Г~
Г  .4 .1—
1 №  ....■*»

См. В м есте  с  л . 3

Ропенскии
Сацю_к_ Z W k
Фомин

Г нп ста Ко5оле/Г )У ‘
Га. спец НирсопсЕа 
От инт ЧаннрагьеВс

U Q 7 -0 3 .-5 3 1 .8 9 - Н С З

1РЦ J5-. 500кб Вал раионоВс загрязненной атмосфера
Стадий Аист ЛистоЕКоротнозамыкотель 

КЗ- 150 В - У!
Схема расположения 

{элем ент ов
но опоре

Р П

расположения , ЗИЕРГОСЕТЬПРОЕИТ
ЮО ^НОКСОПрукЦ Щ / !л&?рг?Зсргг1-юе̂ огпдёл&яЛ

НйПф^аГ, ф орма/* ЯЗ



ин
о 

й 
ни

м
, i

f т
оп

ис
ь 

и 
о

а
тш

а
п.

 i/
tia

 H
Т

Спецификация стольны х _ on°0Ll  й т: Л Я  3 ~ 2

f % * Q t ; Q S tttU M S b ve
~  “  “ T ™ .  V ■

tiO w e n c  h-u ■ iu e  [
H qC£& 
s £  к г

\f}p U N B :
V- П-Н

f e s b . . j* k a m x !
f Ш ! .  s - ts3 . 7-  к с и -  a w U s ie m  H S - m  ■>' w ,n

Л е т а м
2 fk m w  7S‘.7S *S -m r8$B9SS

l -  Ш г г, 8

Ш '0 3 - 5 3 1 8 5 -  Н С З

\Ноч, ст5Роменсний 35,..580*8 для рсЗоно^с злфво-'-хнсо атмосферой
м Ы 1.нонтр Сацюк

гнп
ГНП акр
Гл.спеи,

Фомин
MoboABi
Нирса.
QQHH;

м й П
ш ? : Шинные огооь:

‘г " д а /  и ш ш т
лист

’Ш .
V-£'M З в н и  ^ т т в н т  
Ш £  лр »^ o b  M hcm ouHtm u

f q ире Q T-ISQ H '?
\ З.СРГОСЕТЬП
ёгёерс-Зо '■•>сно&
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МЭ-238 м э  -  в **о

2отВ Ф Я,5

Э Д .

■^т— :
ж  m  U

550

*г
2 J  J31

\П)СТ 52S4-8Q-NhA6 m

бее. отверстия ф 73 нм, кроме оговоренных

Поз. Наименование Нол. Обозначение
докум ента

МЭ - 236
{ ШВеллер 72- гост т о -  72 *

Ь 550; 5,7 кг /
г Полоса 6*80-гост юз-76*

£ :в о ;  ДЗ кг г
M3-2b(L

— Уголок 75*75*6-ГОСТ 850986
£•/20; Цбкг t

Марка
Нассо,

КГ

МЭ' гзв 6,3
м э-м о 0,8

* М Т 0 3 -5 3 1 8 9 -Н С З 'И Ч
Стади> Масса MacuimaL

Р П
см

Гобл 7 4 0
Ласт ] Л истод /

Э НЕРПХтПРОЕНТ
L£cepo -Зссг.Рпос

J '-тингхд

Иич. one!
Н контр

Р ищ нш й.

ГИПстр I
о_июк

'П ГЛ

Гг. инм
jQ bPJJp
НиэсаноСд
'i^ p o rp fp r

sb .

и з д е л и е  М Э

(мз-гзв> M3-&Q)

Копир, СрйрЮГТ} ЙЧ

Типовые материалы для проектирования 407-03-531.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821147.htm

