
Типовые м а те р и ал ы  для  проектирования

4 D 7 - D 3 - 5 3 1 . 8 9

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35-500КВ 
ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ

А л ь б о м  3

ЭП2 ОРУ 
КЕ 2  ОРУ ^□кВ. Электротехнические чертежи 

11икВ. Строительные чертежи стр. ETR 2... 45 
4 б ... Б9

украшения для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


i И П П В Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 . 8 3

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 35-50DKB 

ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ
Альбой  3 

Перечень альбомов
А л ь б о м  1 ПВ  

СМ
А л ь б о м  2  2Р  1 

КС  1
А л ь б о м  3  З П 2  

КС 2
А л ь б о м  4  ЗП З 

КСЗ
А л ь б о м  С  З П 4  

К С 4
А л ь б о м  Б ЗП Б  

КС 5
А л ь б о м  7  ЗПБ

Пояснительная записка 
Справочные материалы 
□ Р У  3 5  кВ. Злектротехнические чертежи
Б Р У  3 5  кВ .LTFOHTEAbHblE ЧЕРТЕЖИ 
□ Р У  1 1 D к В . З л ЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ч е р т е ж и  
□ Р У  1 1 П к В .С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□ Р У -  15D кВ. ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
□ Р У  15D КВ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
□ Р У  2 2 D  кВ. ЗлЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
□ Р У  2 2 0 к В . С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□ Р У  3 3 D  кВ.ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
□ Р У  3 3 D к В . С т р о и т е л ь н ы е  ч е р т е ж и  
□ Р У  Б Ш  КВ.ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ч е р т е ж и

разработаны
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
И Н СТИ ТУТА  „3НЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ
институтом
ПРОТОКОЛОМ

и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
ЫНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 

N 3 7  О Т 5 .Я .2 9
ЗАМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА В.А.ОДИНЦПВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.Д.ФОМИН
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Наиченсёание и  обозначение документ а#  
Н ей  чемодан и е  листа. Стр.

4 3 7 -0 3 -5 3 1  8 9 -3 -7 3 .
j Уст ановка от делителя 072 -  НО5 /1 0 0 0 9 1  с  приводом л&о. чш

н а  опоре ОТ- п о у -2. 5
г Спецификация ос caudefони я и мат ериалов клист и ЭПЯ- 1 6
о УстаноВка колот коза н и ка  теля КЗ-1 105-91 с приводом !7Рк-/ч<

и та оно аорна то сом т ака ТШ/1 -0 ,5  н а  опоое от -//а у ./ 7
4 Спецификация оборудования и  м ат ериала §  к  листа 9/72- ъ 8
5 Установка однополюсного разъединителя Р /3 -1.2- 1135/ юооухл<

2/13-1,2- НОС. '2000УХЛЮ при Содом О Р -У /на опоре ОТ- НОУ-5. 9
6 Спецификация оборудования и  мат ериалов к  лести S ons 10
7 Установка трехполюсного Разъединится РДЗ-И-ИОБ/юооуШ .

р/ 3 -1,2-1105/2000УХЛ1 с пвиёодон ПР-У/на опоре ОТ- НО У-3. И
8 Спецификация обооцдодания и  мат ериалов к  листу эпг- 7. 12
9 Установка трехполюсного разъединителя РДЗ-1,2-1105/юооухлг------------- f—  У  |

ГнЗН,2-1105/20301X01 с псиВодом /1 /5 9 1  на опаре ОТ-1109-4. 13
Ю Спецификация оборудования и мат ериалов к  листу 5/72-9. Ik
а Уст ановка т р е х  т рансф ормат ораВ тока Грзн- /505- /у /  .

/  п =5, Ом/ н а  С г  о рВ ОТ-1109-0. 15

/г Спецификация оборудования и мат ериаловклист цэпг-н. 16
. 4Z УстаноВко ш ест и транс&орматссоВ тока ТрЗн-гздВ-1У1

[Ь=б,О н] нс спо ро  О т- МО9 7. 17

14 Спецификация оборудования и м ат ериалов к листы 5172-/5 1В
- 15 Уст ановка трех ш инны х сп ая  LO0-110Б -9x01 но..... ...... .

о п о р ах  СГ- '1 0 9 -1 0 .1 1 . ___________________ j Л  _ 

го
" 1C : Уст ановка дВих шинных о п о р  ШО- Н 05 - ухШ. на

o r  one ОТ■ 1109-9
17 У ст ан сёкс  ш инной опоры Ш О- п о 5  - У х п / н а  ..

опро е ОТ-/10  5 -8 . 21

ЫЯ 
листа#

Наименование и обозначение документа#. 
Наименование листа.

Стр.

18

13
го

Установка конденсатора сВязи славь - П О П - В. 49/сри/п^Шд.
присоединения ФПМиШОН на споре ОТ-ПОУ-12 ,  _ _
Спецификация оборудования и материалаВ к лист и 5/72- ft 
Установка конденсатора с§язи Сн п б з- по. УЪ-об91 с осиль тром_ 
присоединения ФОМ на on сое С Г- НО и- 13 2ч

31 Установке конденсатора с2?зи СНП53-НО/Тз-бл/ 1 се шка&оч
отброс напряжения ШОН на опоре ОТ- 1109-14._______
Спецификация оборудования и материал о С к листу рлз-21гг

25

25
гъ Гирлянда изолятора# ПС 70 -Д н а тя ж н а я  со но цепная

для одного про § ода сечен иен до 240 мм* 27

гь Гирлянда и*>олятсоод ПС70-Д н а тяж н а я одноцепная
для одного пробой &  сечением  185 ммг и более.

25 Гирлянда и зол я то р о в  ffClO-Д  натяж ная одноцепная 
для дВих праВодоВ селением до 240ммг____

гв Гирлянда изолят ора# Г7С70-Д н а т я ж н а я  одноцел чая _ 
для дВих проВода В сечением 185 мм* и более.

2.7

28

29

30

3/

32

Гиолянда и зол я т о род 17С70-Д подд ерж иваю щ ая  
б  пр и ем ная для одного про Вод а _____________

Гирлянда изолят ора# n e w -А подд ерж иваю щ ая  
однойепм ая для д  В и х  проВобоВ сечением 2 4 0 « ч * п 
более. ___ __ _____________
Гирлянда изоляторов ПС^О-Л поддерживают а я 
для nodi если Высокочастотного заградителя 
Т а б л и ц ы  параметров гирлянд изоляторе2 ясгскн
Гиолянда изолятора# ПОР "О-2 натянемся оаноцепнгго
доя одного пРодоса сечением да 24Рмм <-*____
- иэляноо изо л я т ора# ГОД ^9-5 за т я ж н а я  а д н п и е -^ , 
для одного прадеда сечением 185 мм* и более. 36

КдпрраКал: По лье ^ 5  мат: H z,
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Наименование и обозначение аскунентаВ 
на и неноВанне у?и ста Стр

ь 0 7 -0 3 -5 М 8 9 -Э п г
гаитяяндс VlQ/tftmQDCtl. Г  С070-3 натяжная адноиепнСЯ

для дВих пррВодоВ сечение* со 840 ммг J7
3 ^ Ги спя нос изоляторов ВОД 70-Е натяж на я пдноиепная

для двих права ас В сечением /8Вмм с и далее. 36

3 5  'Гн~7яндс и золят опав псдто-е п собес ж  и 8а нома я
пенсией ноя для одного предо да. 3S

3 5 Гирлянда изоляторов ГОД 70-Е подделжива^туоб—
одной еп мая _для а доле паоВодоВ сечением 840*м*у .
солее. 40

[  3 7 Гирлянда изоляторов ГСГ 70-Е поддержиВаюшая
1 для подвески высоксчостатнего заградителя..... 4"

j  Ъ8 Тодлииь; параметров гирлянд изоляторов ГОД 70-3 42

59 ОРУ Н0к8 с применением оборудования /ЗОкВ. ОРЗпо
схеме б  НС- /3. Я  ней нс ЗГ 43

40 Ddh НО к 8 с применением оборидсВания /ЗОк8. Ори по
аГ-- ------- — ---------- -

схеме У  НО-/5. Ячейка таан еду сенатора. 44

4/ OPbf НО кВ с применением оборудования /30 к.В Специфике-
и и я оборудования и материалов к листан Э/78-39.40 45
4 07 - 0 3 - 5 5 1 8 9 - Н П г

ьг Табл ни а Вариантов желез обетонных эленентоВ опор 45,47

под обооидоВание.
J 3 Обилие оказания. 43

1 1 1
407-0Л-5Ъ1. &9-KCS
Коротксзсныкотель К8-Н05-У/ Схема расположения
элементов ко истой край на опоре ОТ-НОУ-/. 49

г Отдели тель_ОД: НОВ/ЮОРУ/ Гхемсрасположения
элементов констаикиии на опаре. ОТ- НО9-8_ _ _ _ 50

NН
листов

Наименование и обозначение документов ' наименование листа Imp

3 Отделитель ОД-//05//СОСУ/ Схема расположения i
элементов констрикиии на опеле О Г  НОУ-8.
Чъпы / . . . / . 5 /

4 Разъединитель РДЗ -  НО б  с привода н ПР-У/.
1

Стена расположения элементов констрикиии на
анпое О Т-^С У-3 52

5 Коротко замыкатель /Со- НО б- У/ Стена расположения
элементов констрикиии на опале ОТ-/ЮУ-/.
Узел Ш. 53

6 Схема расположения элементов констаикиии на споре

1

!S«■о

. :ь <3 53
7 Разъединитель РДд-НО5 с приводом ПД-ЗУ/. Схема

расположения элементов констрикиии но опоэе о т о  у -4 54

Разъединитель РДЗ-НОВ с приводам ГД-ЗУ/. Схема оасполо-
жени я элементов констрикиии на опоре ОТ-НОУ-й.
Узлы I . . .  F 5 5

Э 1 Разъединитель ^ДЗ- 3- НО!/О00УТЛ/. Схема расположения
I

--------------------------------С Z-----------f------------------------------ ----------------------—

элементов констаикиии на опоре О Г-НОУ-5. 56

ю Той трансфоомстоос та к с  ГРЗН- /50В~ Hi Гг-50м).
Схема расположения элементов констрикиии на
опоре ОТ-НОУ-В. 57

и Шесть трансформаторов тока 7&ЗМ-/505-/У/С4-50н)_
Схема расположения элементов констрикиии на
опоое ОТ-НОУ-7. 58__

{Р Шинная опора ШО-НОб-УТЛ/ Схема расположения
эле мен то  В констрикиии на опоре ОТ-НОУ-в. 59

/ 3 Две шинные опоры ШО- НОВ -у т л / Схема расположения
элементов констаикиии на опоре ОТ-НОУ-5 60

Копирс&зл'.Польс фрнвтЛЪ
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Наименование и обоз мочение доку мен то б
Наименование листа. Стр.

UD7-n5-55/.Sff-XC2:
Теи шимыр олооь. и /О -«0 5 -У Х ,и  Стенерасположения
элементов констоикиий на о поре ОТ-НО У на. Si

15 Той шинные апсоь; ша-НОБ-УХ.'Н. Схенарасположения]
элемент об констоикиий на опере О Т-170У-77 62

1S Конденсатов сёнзи CWSS-mK3:CHHB-m,YS *CHBB-HOffi.
Схема оасположения элементов констоикиий на
опале ОТ- 770У- 76. 63

а Конденсатов сёлзи С М П Б В -Ш Я и СНПБ-ЩТз+СМВЫШъ
Стена оасположения эленентоб констоикиий на
опорах ОТ-НОУ-12 и ОТ- НОУ- 1ч. 5 иды 7-7, д-2.__________ -64

18 Конденсатов сё язи СНПБВ-ИОМ}' СнпБ-М/Я+СНБВ-НП/П
без остановки WOH. Схема расположения элементов
к смет пиш и й на опоре ОТ- НП У- rs 65

19 Конденсатор связи СМОбЗНЮГ/Ъ и СНПБ-НОТтЪ * ТН55-170СГЪ
1ез установки ФОН. Схема расположения элементов
конспоукций на опор? ОТ- нар. /4. 66
и п - о з -5 3 1 . 8 9 - к с г и .

1 Изделие Мд/мэ-535... Мд-535 МЭ-язя МЭ-Я39) 67
г .Изделие Н$/мэ-г40... ИЭ-г^е. И З -р ш 68
ъ изделие МЭ/МЭ-Б48. НЭ~г<,3) 69

Общие указания

В альбоме содержатся:
7 Радение чертежи установи оборуаббания/ рекомендуемого для 

применения 8 ОРУ 170кб, расположенных. 8районах с И... ВОМ  
(он. таблицу альбом / /

2 Чертежи гирлянд изолятора# на напряжение 770кб для райо
на# с Щ...Wi

Ъ. Строительные чертежи опор люд оборудование.
3 альооне при бедены чертежи оберу бодания не вошедшие 

8 типовые проекты 4Q704SS. 85[ОРУ770кб но унифицированных 
конструкциях*) и 407-05-497.88 {С ОРУ 750кб на унифицированных 
конструкциях").

Для защиты о т  механических повреждений силовых и 
контрольных кабелей, прокладыдаемых по конструкциям опор,
8 проекте используются металлические кабельные короба/ 
из готаблиёаеные за боба ми 30„ Союз электромонтаж"

Заземление корпусеб электрооборудования и металюксн -  
от руки, и и осущестбляется сталь ной полосой сечением Ъ0*4; 
присоединяемой к общему контуру заземления подстанции. 
Сечение полосы быбрана из расчета адносразнсго тока ко
роткою  замыкания не более 30кЯ, при больших токах  
сечением полосы должно быть убеличено из расчета £ммг 
на каждый килоампер тока короткого замыкания.

Копировал: Ломе Формат: Я5
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Рйдп епш лшВерстии для крепления отделителя
ВЧС

■+ff t

-4- ■»■--о- = i
гг

i m . т о %

г Ы ж

Контактный ОыНод Разпетко оноерстии
для крепления привода

I Сп. Вместе с листан 9 0 2 - 3 .
г fepmew разработан на основании чертежа КЛОПзЬб 358 /557 г.: 

Великолукский' заиод Высоковольтной аппаратуры
3 Полосу зацепления к стоике пристрелить дюбелям ( п а  /2) 

при помощи строительно-монтажного пистолета, металло
конструкции приварить.

4 Козырек! п а р ки П 3 '9 7и П Э -ш )с п . оА07-95,листы КПД-38, Ш и 
КПД-29, Уш.Отоерстия для труЬы(поз.Щ1полнишь по песту.

|
' ~ Э П 24 0 7 - 0 5 - 5 3 1 8 5------ j f и I w v  \J l . \J yj

ОРУ 35...500K5 для районаВ с загрязненнойМоч.отд-[Ропенскии Н'Л S n m  атмосферой
Н-контр Дспоносойа JkOviiK а.Щ СтадияЛист ЛистоЬ
run (Репин &>■— Щ  ОРУ Н О  кВ РП 1[л. спей. Лурье — //&s4
ш Ш Карпаб Щ г - //ошусгпйнокс отделителя ВД-ноьут . энергосетьпрот"

Сеоеяодотдное отделение 
_____A shutum _____

инженю ЗСШЦЕбр s < w - /<ошС прцооооп ПРО-UHhq опоре
1 ВТ-НОУ-С

Копира Ф о то тЯ Ъ



О-

Парка,
паз. Обозначение Наименование Каи. Масса

ed.,Kr
Приме
чание

1 Отделитесь трехполюсный
ОД-1105 [100041 1 1294

2 Ори Sad ПРО-141 1 80

3 и07-0Ъ-эд<-89-КСг-г С гора пас отделитель 1
ксг-з С~ iiQ4-2

4 ТоиоЬ го пост зге г- 75 *
L = 1400 { г.з

\i-'SDO 2 3.8|------------- -----------------------------

5 Осло со заземления
4x50 ГОСТ <05-75* 
Г/тВ Tver £1£-ЕЙ 3.7м 0.9 к Снука 3

6 т у  3 4 - 4 3 - ю т - so Секция присоединительная
СПр-с.1/0,г-гУ1 { а

7 m b -b s -io fs r -g c Короб электротехнический
стальной

| кп-о,ца,г-гу1, i - io o 1 8,8
1

X

Марка,; 
паз. Обозначение Наименование Кол Масса

ей, кг.
Приме
чание

оолглы Г0СТ7?98-70*
8 M 1£ x во 4

9 M 16x80 24

W Гайка Ml 6 го O'5915-70* 28

11 Шайба IS  WOrн э п -78* 28

12 Т У  14- к -1 231-83 Гибель -  г  B a d  о Для ксепп.

ОГ 4,5*40 3 паз. 5

4 0 7 - 0 3 - 5 5 1 8 9 - Э Л 2
I ш П>Ъ ..50СкВ для районов с загрязненной 

атмосферойнау.а.'г- °Оненсеий ...L.a > Н Ш
н канта 

■ Гил
Ломоносова
Фомин

djSJĤ s нмщ
//OSWj

С'tvaauiя Лист .. ЛистоВ
ОРУ НОкВ Р П 2Гл.спеи. Cyp.PL____ //й«|

Рик га. Koonoi i К З - w&nCneuuв  иксии я оборудования ,, 
пери ало В к ли ста  и
э п г -1  *

энергосеть проект*
ziepo-Западное апдепение 

Ленинград
Инженер Ъаиие^а Ь<жШ- Ш  и НОГ)

Когпфа&ал: Попьс



Контактный
быбод L z L Вид в (по&врнугло)

J L Д
\ h

'
г-геущзЧ̂Я

j£
1

К контуру 
эозепления

Розпето отверстии для крепления Разпетко отверстии to крепления /. Сп Sпесте с листок д П 2 -4 .
корот козот ыкат еля

- к - -----------------

гпрачарорпот оро т ака

! d
bm i.W

А 30

2. Чертеж розраЭопан но основании чертежа КЛО. 336.383, iS8?e.} 
делипмукснии зaioS высоковольтной аппаратуры (коротком- 
пыкатель и привод);технического описания и инструкции по 
эксплуатации Ы]0. № .Ш ,1Э86г%ЛП0„ Электроаппарат* 
(тронарорпатор тома).

Д Полосу зацепления к стоике пристрелить дю5еляпи(поз.13) 
при попоци строительно-понтажного пистолета, к  /че- 
таллоконструкции приварить.

Рсзпетка отверстии для 
крепления приШ а

Контактный ёы$од

4от6. !У6 Т

33 о 2hлтаМ&Ш 4L /5

— Г
------ [■

Но̂ '.огпЗ. Ропенсиии ~~s*~----' <̂ -"1 !i.0g<H
Н. контр. Лопоносооо
run Фопин ,лги_ 1103 Щ
Qj.cneu 
Ру к , гр~ 
инженер

Лурье
карпоб ~ 
Зайце5о ~

<Лг~ А 

~ba-j-

иовМ
IWJ8M;
ШЯ|,

4 0 7 - 0 У 5 } Ш - Э №
ОРЗ -35 500кВ Зля pquoHoC с загрязненной 

_________ат посферои

ОРУ НОкВ
т^устонобко коартозопыкшш 

К З - /Ш 5 -У / опчиоааоппоп-М и с тъан&эвпашпап тока ТШЛ-О.ь мл олЬ е nr-im -i---------- ---

flu err ̂

Р П 3

П

Зонадное отделение- 
Ленина?°й------ i

Kom/P Cod Форпот/Щ



\Марка, 
поз. Обозначение

Г—------- - —
Наимемоёамие Кол. Masco

ед.кг
Приме-
чание

1
Песет козами китель
Однополюсный
' Ko-WSHfl 1 ггю

I
г Поиёод ПРК-Н/ / 80

3 Тоаноаэоо натаю тока—г. 5-- - г---*+--
7ШП-С.6 1 105 !

_ _ _ _ _ _

‘t07-Q3-S2<89-KCC-< Onпса под копоткого-
ксг-5 мы кат ель ОТ-- НОУ- / 1 .__

*
—

5 Триба Т5 ГОСТ3260-75*

L = 1SQC . 1 ~7s

6 Полоса ряэрнлечия tterfft 2I--- чх5о ГОСТ 103-76*Гт > ГОСТ SjiK-ib Зрн 0.9k
*rf, щф

7 ТУ^-<,3-Ю<В7-80 Секиип пси соедини тельн.
I СПр -0.<!с,гу! 1 11

7454-43-10161-80_ К neon длектро технике -
Скии стальной

8 КП-П 05 >0.1-2 У1 L*20Q0 1 180

9 кп-о.1 ю,г-гУ1 ^=g0° 1 ‘ 9.0

о

Норка,
паз.

Обозначение Наин еноёание Коя. Носап
М**г\ 1

1
!

Вал т ы  РОСТ 7798 - 70 ♦
10 М'2%36 3 -J

11 М15*40 14

12 М 1£*50 4

ГпТки ГОСТ5215-70*

13 Mi? 3
14 M'S 4

!1!пЖ- Г С П  «271-78*

15 hjrii’fuO 12 3
16 Шайба 16 4

11 WadSo IS ГОСТ <0906-7$ 4

18 ГУ/4-4-1378-8£~~~~^ Дюбель -В и н т ДлякрепА

S B  И 8 *55 2 п о з 8 ^

____________I
19 ТУ 14-4

б  юс ель -вёсзбь
1

ЦмкреллП  Vх w  W/f Ь W Id

0  Г Р.5*^С 2 W3JL~~TUL ч,... ................. ........

т - о з - 5 ъ ш - э п г
З5...500к8 д ля  районе о с з а г р я з н е н н о й ] 

_ ___атм осф ерой

О Р У  110*5
Спец идзикаии/Р обооудоё*. 
и материалов к листу 

ЭПи-Ь

юудования^ 
писту р

\ Листов -

1

Энергосеть проектг
'ейерс-Западное отделено* 

Ленинград

КйПЧЯрва/г:Поо£с Формат. ЙЪ



*>
*

£

йот/стиное тяьеение 
мо контактныО SuSoti \  /+0S

780и -  /ооо л \  4---- —---- 1
980И - гОООА \  /гоо  I

X

Ра г четка отверстии дня крепления
разъединителя

i»>Hi
g

*J

§

1

i

ft©

Ьот8,м1В

Контактный ёыёод 

на ЮОСР на гоо О Я

A V, .~i«*
i... ; \
«4f5 * ' dcmi./pfU

Я - Й

. I : Вал заземляю-
\/г о /г ^ х щ и х *о > с е и

J, Ш  '

Разметка отверстии _ 
ал  в  к р е п л е н а  Р  r p u io d g

I

i
i

t

I

i Сн ёместе с листом ЭЛ6- 6.
г. Чертеж разработан *с осмаёаНии чертежа В I/O? 57Ь.2№Шб{98&г, 
5едиколукский заход ём со* о вольт* ай аппаратуры.

5 Полосу заземлена я к стайке пристрелить дюбелями/поз (3) при 
помощи стооительпО - монтажного пистолета. к металлокон
струкции приберись

4 0 7 - 0 3 - Ш  69 - э п г
Qpyzs SOCk S с/т районов с эсгоязненной 
_________ с  т^осслепой

ОРУ ПО кВ
Zr'ddu» Лист

РП 5
ycmuxcixn coHcrra/iHJCHQtaPCSKUjfUfTSi 

ы&рп Р№г-//0£№ом/№й£№раж> 
/rsuibSoH &4/t ли опоре йТ-ноУ-З

'/редрл-Запад.чое отделение 
Ленинград_____ ,

fonupoia*f' Доли Форнат . PS



\U
hI

 V
i п

од
 it j

 :7a
dn

uc
t, t

 c
c~

c\
$j

d
* 

ин
д. 

н.
н а .

Н о р к а ,
n its.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о б а н и е Кол. М а сса  
еб., кг.

П рим е
ч а н и е

1 Т У  З У - 4  3 - 1 0 1 6 7 - 8 0 s i i

c k u u  с т а л ь н о й \

N h 0 . 1  № . ! - & { .  6 = 8 0 0 1 8 ,8 _

S w т ы  Г О С Т  7 7 9 8 - 7 0 *

8 H f S x O O J L

9 H i s *  8 0 4

10 Ъ ’З к о  H i e  r o c r s 9 i s - 7 0 * 6

11 Ш а й б а  10  ГОСТ 11371- 7 8 * г
i l Ш Оидо 16 TOLT 1 0 906 - и * 4

13 Т У 1 4 - 4 - 1 3 3 1 - 8 3 П н з б е л з  - г ё о з б ь й п я  к  р ея  а

ДГ 4S*40 3 поз. 5
Г

Марка,
поз.

Обозначение гаименодЬние Кол. Нассо 
сд., кг

Приме
чание

/ Ъзъединитель сднополюсн.

?£3 ’ l-!lQSi1QDQyxni У п е
—

РСЗ'В- НОЕ НСООУхЛ/ У 195

гй2-{-1 Ю 8';?0 0 0Ш ! 1 182

РОЗ-В- Н05/е0009ХЛ1 1 801

г при £ о б  H p~yf 1 28

г  3 * 0 7-0 2  -S3 / S9 •КСВ-  5 10tod  а под разъединится.г я и п п  ОТ- НПЧ-.Е 1
1

----- - ТоиоЪ ГОСТ32SВ -75*
4

з г * з .г  l * isoo
~ П
~Т~ M l

p f ii- f
pfs-?-—?tt-..

___ 5
Полоса заземлени я

ТУ 3 4 - 4 3 . 404е\'х л Г '

***з'с го с г гоз - те *
Спт.З ГОСТ 535:$8 3.7 я м . н _____

0
Секция пои соединители.—----*--- — ’

-------------- — Спр - o.t/o.s- г у / 1 и

— — — -------1| М и / - и д - д д 1 . 8 9 - Э П ?
j п р у За- 500 с/л я р  а ионе Тез а ер яз нем но и

Hsu. cm3. Рене некий | а тм о сф ер ой
И. контр. flCHOHOCOsd л  ^ !'РЯГ: Стадия Лист Лист d
! Щ / Фимин ц ОРУ НО кВ. РП А
Гг. СП ВЦ, Кирзе /лдая?

О \________ t
Рук. гр. Каалоё //•0£3!} Спецификация оборудования 

\и н е т е р и о л е ё  к  л и с ту
9 эне̂ гс сете, про  о к т { 
CeSepo-Западное отделещЦнженеь Заще&с _Ъсй-£Т

1 зпг- $ Ленинград 1

Kanupcia/T: Полбе Формат /93



71

3

НО 7000Д

К о н т а к т н ы й  ёыЁоо

но дОООД

\1 /Г) ж 1
«и! 4>f
*: ""i (Ti - J±l_ (

1 §! 0  [
.1 к  \  )

Л .5 : 1 \. I f S  \ \  РотВ Ф14

6)0,1 главных 
ясен

Размет нс отверстии 
для крепления приёада

- ^ Л
j, JSP | \ S o r n t tn

■ ** 1 У \ З о / г  заземляю* 
m ax ножей

Резнет ко отКерстий для крепления разъединителя

liom i.His

Ttl

----------1------------ ! ---------------------- j "

i| '
1
iii

н— гооо

Т!Т-----
!
!

--------i ----- гооо
i 1

- 4

47$ /г5
“ ■— f  ■

tOO
r+ if- £ r \

1 \Z\ 5
/3]

i. Сн. ineeme с  листом Э П В -8.
г. Установка разработано на осмо бамии чертеж а бЦЛВ £742/4*007, /&28г.у 

бел и калу некий забав бысокоёоль тн о и  аппаратуры.
Ъ, Полосу заземления к стойке пристрелить дюбелями (поз. /§] при помо- 

luu  с та а и те ль н о -  м о н та ж н о го  п и столета, к  м еталлоконструкции  
при Корить

9

8*?!

Начет 6
Н.конто.
'ЦП
Гг,, спей
Рок ге
%

Роменскии
каноне m i а
Фомин
fiOQbC
бор pal.

шясгнеяЗейиеКа

Н А ам'Ш Я
'icJLb'"

rl U ^
Ъ ъЛ -

/'йь53
Ш £

407-03-531 83-ЭП2
С0<? 55-..SOCkS. Оля районов с загрязненной 
____  атм эареаой

ОРУ НО кВ
и ш у о-йъОъха трехпсп/соккораз 1 гайке ай|„ ЭНбРЗОССтя ПРОВ К ГР,,!

-/3 чВ nos т е т щ з ч .  г-f/ospsoom 
Ш М с nsufodoH ЛР-Мно опаре ст- нсу-з

Cmzdin
Р П

Лисп Листоё

Зскро-Запаана? егя&ление 
Ленинград

КапирабЬл: Колье. Фермат: АЗ



Парка,
nos.

S

Обозначение Ноименобание Кал. Пасса 
ев., кг

Приме
чание

TV ЪЬ-АЪ-10l6]ziQ-----------iКоссбзгекксотехническии ___

стальной
-------

к п -о < ш ,г -г т . u -s o o / i,S
------ ■
—

Болты rUCT779S'7U*

ю Mf£*£C р

11 д / е ,г с й

i c ^ rO ira  П16 ПОСТ5915-70* 1м

_ J b ___
\k

ШаиСс /е ГОСТIf 371- 78* 1

| UJqJ oq У6 ГОСТ 40906-78* /<?

15 7У М - 4 - У 2 3 1 - £ $  | Н о б е л ь -ciosdb йю крепи

\ Д Г  US11,0 ъ поз. 7

\ ______i________ _

Е З  4 0 7 - 0 3 - 5 3 / . 8 9 - Э П 2  1

Tiqvlimt? Раменский ____О РУ 35 -500кЗ бпя районов с загрязненной
и адо атмосферой

Г^чмггф^аиондсрСс ■■

М А  0 2 9 1 / 0  к в
!!«М

Став а А Лист Листов1 Ч Г1 ФОМИН
Р О  8 — п tГл.спеи. Лисье

Рак. zp . ^Корпев Щ - Ь'ОШ Спей, и x l  к с и. и я обе рисования „энергосеть проект^
Севере - Запарное отделение 

Лен up tccrc !
инженер Реи/- имя и материалов к Л е т и
-------------J-------------------L , 1 э г г - ?

К7 naan io/7i flD/tir ОЬоьмот /}.
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Разметка отверстии для креп пения разъединителя

+/
6(

2(
10

00
 А

) 
ьг

щ
го

оо
л)

U 1

Контактный ёы$о<9
н с  ЮООЯ

N «1_____ А у  1
*  * ! ! 1  1  | Ч— h - H

n s 5omi.Pf4

Я -Я

на еоосл
-*----------
I5

\
А\ . А* 1

У
Т ч • /
/к N(k \

51 ! К  \
п.5 Us } \ ус'п$.*К

Разметка крепежных отверстий 
блока упражнения

t

/. Сн $ насте с листан 5/72- /о
2. Установка асзрабстана нс основное чертежа 8иЛЕС74 №. Ш „ f ”msr.

SBBP (разъединитель} и ТУ f£-520.24/-8с 5388(придай).
3  Полосу заземления к метал/юканстоикции при дарить, к стайке пристре

лить дюбелями (паз 19 \ при помощи строительно-монтажного пистоле
та и соединить болтами заземления Всех аппаратов.

Ш - 0 3 - 5 3 1 8 Э - Э П г
Н<*ч. отд. Раменский ? « г . п т ОРУ 55...5СО кВ для район сё с загрязненной 

атмосферойН. конто. ЛОНО НС CD is Лс_о~, и аз
run Фомин 'нР. — и.т

о ру  н о т
Стадия Лист Лис mod

Сл. слей Лиоье РП ВPut. го. КаопоВ ч Ц - и/Ш
и'нженгрЛононасаёа т я Нсгшнаёксггоекполлгсногораяебтит-

ля РДЪЧ.г-!!0Яшш.РйЗ i,2-UQSpu30mk 
nociocan Ш-syfHa слове СП-ПСУ- 4

„энергосеть проек/п'

Северо-Западное отделение 
Ленинград

Копировал: Поль с <Рернот: Я  3



‘CA
. Яи

&С
Г..

СЦ
$. 7

 £ t
Ui

P L
L:

Марка,
П03.

Обозначение Наименование Кол |Масса 
ed, кг.

Приме
чание

1 Разъединитель тргхполнзен.

°НЗН- 4705"00 С УХ Л 757

I ррз-е- hqs иооо ухл / 176!
I сС5-1- нов Носач хл 175

°нЗ-2- нов/гоаоухл 182
I
£ Ори Вод с блоком и продления

ILLJ2izJl£_1Z - 05 -S47 i <85
п5I

3 4Q7- 03-S3/ 89-КС2- 7Опора под разъединитесь 1

- к се-s О Т-Н О В -4

Триба ПОСТ3262-75
25* 3.2 L - 7800 г

! s 32*3,2, 4*7500
г
т

РАЗ-4
РАЗ-2

I 5
-  ^ ГОСТ 8734-75 
'.DUOO Г  го Гй сТя ТздГГ

U5* 6. L £ 7800 - f -
РЛЭ-7
РАЗ-2

Полоса зазем ления

1 .
30* 4 ГОСТ /03- 71 * 
Cm. 5 ГОСТ 335-82 35 0.94 И

i
I s ТУ  3 У -43-1016 7- 80 1 Секция при соединитель н.? ---1

\ СО с -04/о.г-гв1 1 И
!

5 ТУ 3*-43-40767-80 Корой электротехнический

спало ной КП-О. 1/0.2-2У 1
L-SOO 4 6,8

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

масса 
ед: кг.

Приме
чание

Bonn ГОСТ 7798-70*
10 J М 8 *чО 4

11 м 42*80 12

Ш пилька ГОСТ22034-76*

12 М20*280 г

Гайко ГОСТ5945-70*

15 MS н

14 М12 12

15 Н 2С 4

LL'CUCO ГОСТ//374- 78*

16 Шайба 8 4

17 Ш айба 20 т 
iI

— —

Шайба ГОСТ40906-78*

18 Шайба 12

13 1 /1 4 - л -  1231-85 Дюбель-гроздь П Т 45**0 2

4 0 7 -0 3 -5 5 1 .8 9 -Э П 2
Нач.стпд. Всченски;
И-КОНтр\ЛсчйНйССВд 8* +*K

Щ  ЭРУ55—500кВ для рай о на & с загрязненной 
•#*j___________________ат мосферойiUi

Стадия. Лист JlbCmoSU H L
Г/!.епёц\Лурбе
РУШ.

Фомин
Ь&~ О РУ НО к&

инженейМананособи i Шti
ШНСпецишикоция оборудования 
---- 1 и материала* к листу ЭЛ2-9

Р П  | Ю

^энергосеть проект
СеВех-Западное отделена 

' лсчингоао

Капало дал: Польс Формат Я 3
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2000

z±x

_гооо_

4
А

< п
И !

т  [
15, \

§!£Г>,

5
Ж ''"

4
TfT4-

б

з

- - 4 1

ГГ

* -

□

ад /500

/7-/?

,.565,355

Контйктныи Ьыоад
Допустимое тяжение но 

/контактный быЬоб 4000 8

4 о т  1.Ф14

650

t -Я

550

Разметка отверстий для крепления тронсформопюЬод тона

гооо гоос 12от$ р/8

У :

120

-VS

4-4
1280 720 1280

< r i  Ф 4-

± т -

§
I
4 — го ч5

Ж

6 - Б

Разметка отверстии 
для крепления ящика зажимов

—ф------- 4 -

-V-0- Я
4 m l Ф 11

1  См. Им еет е с лист ом Э Р 2  ~ / 2 .
2. Ьстанооко разработано на основании технических _ условии

ТО 16 - 5/7. 648-80 и изм. 1 / 1383г. t 3 3  ВЙ {т р а н с ф о р м а т о р  т а к а )' 
ТО 34 -4 3  - 1326-77 Новомосковский эле ктр о те хни ч ески й  завод  
{ ящ ик зажимов) -

3. Ящик зажимов устанавливается но стоике, ближайшей к ко
бельком у АО тку

4. Полосу заземления к стоике пристрелить Оюаелями ( поз. 17) 
при помощи строительно- монтажного пистолета, к метолло- 
нонструнции приварить.

ИачоггЗ

ГНП

Рук гр
Техник

тненскт!
Н. к о н тр А о м о н а с о д с

Ф о м и н
Глав.спец. Лурье

Нар по В  
Постна

3 £ ь

0 ^
щ г
ж & г

А 07- 0 3 - 5 3 1 .S 3 -Э П 2

\0РУ 35...5 0 0 кВ для pouoHoS с загрязненной атмосферой
Листай

ОРУ НО кВ

в У с т а н о в к а  т р е х  т р о н с Ф о р м а т о  
m t i p o S  т о к а  Т Ф З М - 1 5 0 6 - 1У1 ! ( h  - 5 , 0 м )  н а  опоре О Т - 1 1 0 3 -6

Ставил

Р П

Цист

11

ОН ЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ* 
IСемеро -Запойное отделены (  ‘  Ленинград

Копир ньаl формат 8 3



Масса, j
поз. I О б о з н а ч е н и е

г J \Насса\ Приме- I
Ноименоионие рол \eg нг "■ 4QHUe |

с-9
_i Трансформатор т око  j | __|£гоп числе|

| ТФЗМ 1506- 191 i 3 I 1390 [масло 330кг,

I Ящик зажима5 ЯЗ АО  }  ]_

__4-
3 j4P7-03-53f 89- ног-(0 [ Опора ОТ НОУ б___I

У Т  j Полоса заземления  j

гг

{ *1*30: Г ост ЮЗдЛёЛ
; Cm 3 гост 535:_&8_ \5,7_

ЩУплм I - МБ30'ЗО^ГОСТт* l/TJl рголок l- мш тстгш ^ш -М - :■ 11

S | ТУ ЗЬ- чЗ-  Ю!61 - 80 IСекция присоединительная__
1 ___ \спр-о,151аА-231 I /

0,9У

0,13

ТУ 36 УЗ- 1D1B7- ВО ___!Нороо злентротелнитхиА_____

I L

^Стальной
\Ш -0 .Р 5 !0 .1 -гУ 1! L'-ВСЮ \ 1 \J iJ l

i S'

. IК1) :Л  </ о,i : eyi, L - m ] 2  ;& s  .
\К П -0 ,1 5 !0 ,1 -гУ 1 . Ь--250\ \ \ 4,3 ’

/О

Масса,
поз Обозначение \ Наименование Нол

масса; Приме * 
ed'Kt j чоние

\ болты ГОСТ 7738-70 * !
ю 1 MS>3 0 : у L T J Z U

п и M 18* 6Q ш 1 !
\ I J J——-------------- —  j

J ouku ГОСТ 5915- 10 *__1 1 1

5 T Z 4 — Jк ----------- - --- ----.-j M 8  _j
13

>- — --1
M is I/2J‘ - L _____

; i
1Н Щ о и б о 8 ГОСТ «37/-7s ' ! у*.— ! ' __
15 Ш айба IB ГОСТ W 0B-7S1 iz j____i ____

\j
16 ту t t - y - m s - 8 6 [Дюбель- 1зинт J__ 1__

' .А д -  Г18х SO j ч j j поз 8
!j

—---- - ;------------------- - j j |

Г 17 ' r y i y - n -  m i  - 83 Дюбель- гроздь
!J---- j \Цля ерепл

I i Д Г  9 ,5 х 90 1 3 ! | поз У

.__________________  1___________________ ________ L_ J ____ L -------, j : i: _j-----j------- ----------
1 i j !

Д В 7 - 0 3 - 5 3 1 .8 3 - Э №
Нич Съд 
И и онто

Ромен;
 ̂г»"--’- ■

l u  ,ч

>■ к ̂  <■ -/ —

;‘Г?Я 
■ 46$,
.ш *

и-Ш

Щ 35...-5BQ Л  для районов с загрязненной атмосферой
ГИЯ'
рсГзщ  
Рук го

Фо^ин
ОРУ НО кВ

Стадия| Лист Лис тоЬ
АШ Щ .—Ноопоо РП \ и

Цшкенео Семячнина HQ&& Спецификация оборудования 
и матеСиплоЬ к листи ЭП-И 3

«ЭдЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
Севере Западное отделение Ленинград

НймьИ***- формат ИЗ
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2000 2000

Л
н

Ж
SL

rJ
Ч

&
Ж1^

1гч
2_

±

з_

7

I

■ т -4- Ш<9_

И

/7
Компотный ЬыЬод

R -R

,3fi5, 365

Лопцстимое т я н екие 
[но контактный ЬыЪоо ЮООН kom3<р Ik

1^1

Разметка отверстии для крепления шести тронсформотороё тока 
, 2000  ̂ 2000 ■

2k отЗ. Ф  18

- е — —о— I—_ф_

-Ф —  г -ф -
1280 1280

б - б Разметка от5ерс?ий 

для крепления ящика зошмоб

kom3. Ф11

‘“-Ito

4 -М 8 4 .
1. См. имеете с листом ЭП2- 14.
2 Установио разработана но осноЗании технических услоёий 

ТУ 16~517 .6k8 ~8 0  и озм. I  № 3  г ^ З З Ь Й  (тронссрормотор тона);
ТУ 3 k -k 3 - l3 2 8 ~ l l  НоВомоскоёский электротехнический за8од(ящик 
заж им оё}

3. Ящик зожимоЕ уст анавливает ся но стой не, ближайшей  
к  кабельному лотку

k. Полосу заземления к стоике пристрелить дюбелями { поз. и )  
при помощи строительно - монтажного пистолета, к метолло- 
нонструщ ии проворить.

Ноч отд.
Н-конто 
ГИП
Гл.спещ
Рук.20 
инженер

Раменский

Фомин
Л№е_ 
Ы

, --------- --

АомонрсоЦ  Х с  4 .

-усЗл

4 0 7 - 0 3 - 5 3 4 .  8 Э - З П 2
ОРУ 35...500 к 6 аля оаионоВс зогрязненчои атмосферой* 

И-МЦ________________:_____________ ___________ _
Стспия\ Аист ! Лиепаеисщ

гит ОРУ Н О  к 5
т ш

СемячкинаЧЕи-ч Л щ.п Установка шести трансфоl 
мотород тока ТФЗм-150б-щь -50п 

на опаре ОТ-НОУ-7

РП  I /3 I
ЭНЕРГОСЕШРОЕНТ t

tedepo-Западное отделена Ленинград______
Копир tfcm формат ЙЗ



Марко, i ! 
по5 : иоозночение  ! Н оименоЬоние

. ------------------
Нол.

Масса j Приме - 
ед., яг j чоние

“ Т 1  ' Тойнсф ормот оо т ока — 1
\8топчислб

i Т ф з м  1 5 06 - W б ! т о часлазэикг

I i
_____ 1-------------- -

2  ! Ящик зожимоЬ ЯЗ-ВО 1 ; гг _

1 i
3 ' 907-03-5 3 1  8 3 -  К С г-11 \ О пойо ОТ-« 0 9 -7  И

... ■■■ ■■ .......... . ~ I ....... .......... .. i1 _ _ . . . . . . .  ' 11-------------- j
k  i 1 П олоса зп зр п л е н и я  i ! i

1 { *i‘ 3Q ГОСТ ЮЗ-7 ^  J___  Cm. Л гост s i r  - ай 15,7 1 0,99
Ы j£  ’ Цэплгш ! ЯП оТО'ЗО^ГОСГ е503'Т2\ ро0 ! <иголокL ou 3 [П f ix fs js  м 0,13 ~

• i
i 1

|
В >7У З Ь -кЗ - 1Q1B7- 80 Секция присоединительная

СПр-0,15/0.9- ВН) / 1,9
1 j i

JO 3 k -k 3 -  1Q1B7- 80  ! Но boo злект ош прзничраш

7 i
; с т а л ь н о й . !
:К 0 ‘ 0 ,0 5 /0 4 -г у 1 ' ! i 3 ,6

8 ■ \м -о ,И о .1 -е щ  о - ш  в 15,6
— 1 — 1____ . \м -о Л Ю ,1 -г щ , L~ B5Q 1 4,8

t-------------------
1

----------------- J---------- — _____  i _ J ________

10431
ig:

! s 1

V

и*
М а р к о , 

ПОЗ Обозначение Наименование |Нол
Масса
ед.;кг

Приме
чание

болте/ ГОСГ 7798- 70  * 1
Z j L ~ М 8 * 3 0 к \

\

1 -г  ------- г *  16’  60 гк
----------*------------ -

!

IS 5 T y j M i « 7 5 -  86

11

_L !
~ \ Т о и к и Г о а  5915-70* ! .. i 1

М8 T l !
1М16 г к ; 1I i1
Ш ойбс 8 ГОСТ 11371- 78* к :
I Ш айба 18 г о и  т о в  - 78 * ; Вк |
; j |
\ Дюбель- Винт | : П---\£л* крем.

. \Д 6-М 8‘55 \1/ I поз 6
1 — —--- ----  -- 1--- --- !-----i
! Д ю б е л ь - гВ о зд ь

Г~ -̂-'4ля крепя

\ Д П  9,5’ 90 3 ; ш , к

4 0 7 ~ 0 3 -5 3 f. 8 3 - Э Л 2

■ЖЗОРУ 35.. 5Ш Ь  для районов с зогрязненной атмосферой
Щ }

Ш  ОРУ НО К в
Щ Спецификация р ооооудосания >ЗНЕРГ ОСЕТЬПРОЕНТи 
_4 и материЬлои к л и сп и  Eebete Зомдное отделение 

ЭП - 13____________________ Ленинград______
Копир

Стадия

РП

/ист

к
Листов

формат /13



Цн
Ет

ТП
тд

л ]
На

дп
ис

ь 
и 

да
т

бф
зп

м 
V

+ _______ £Ш.
гооо

от- im  - и 
от- ноу it

?5U0_ 
гооо

*
! 1 I .

Г Г

к !

ш о

pQdHemzQ отверстий для крепления
mf>£x ищнпы/. опор

-л^~ H t

|— г-----T ~ Z — ^ --- ! Т~г~---------^— у -'"4 - ---~ — = Н  ; '-••• • -лр ■••■==1 у ] р К  ^
„ 2500 ,f. '■ - В, )2отЬ Ф 18

/ 9

С пециф икация  О йорибаЬания и  м а т е рио ло б

М арко , 1 j .. р i jWoccQJ 
поз | и о п з н о ч е н и е  | Н о и м е н о о о н и е  \Нол ‘ н ив

________  ____  ___ _______  ; . __1____ 1___1__ _______

2

I _Т j S
\Ш и н на я  опора ШОИОЬ- У ХМ] 3 [ i2 8

" 1  Г  T i z i _
Ь ( П - 0 Ъ - 5 3 1 .8 Э - К С г - 1 к  \onopo под ШО 0Т-1Ю У-Ю \ , ; !

- К С 2 - 15 \ О Т-НОУ-Н  j |
3 iПолоса зазем ления  j

! Г 30*4  ГОСТ m  75* ! -»~ГГ 
\ гт з ГОСТ 535- 88 • ^ 0,34 м
! !I

)____ _i---------- н
м \Ь о лт  ГОСТ 1 1 9 8 - 1 0 *  j

;!______ i_________
\ м  1 5 *3 5  ; \г \

:
5 | Г а й ка  ГОСТ 5 9 1 5 -1 0 *  \2

I

1 1 М 16 \
I

I ; 1 !
6 \ Ш а й б а  ГОСТ «306-78  ‘  j

! Ш а й б е  15 > !------------------1—  j—
| j

I!
7 ТЫ 1 4 - Ц - -f23i- 83  jЛ ю б е л ь -г р о зд ь  Д Г  4t5 *  4В \ 2 !

___1_____  _

1 Угтпниоко разработано на осниЕинии ТУ 15-88, ИдСЖ 686 241. QW ТУ 
Великолукского заЕода электрического Фарф ора

2 Полосу заземления к  металлоконструкции npubapumot о  к  стоике при- 
стрелить дю белями (п о з ■l'} при помощи строительно монтажного пистолета.

Нич.Отд. 
И контр 
ГН« _  
Гл СЛВЦ. 
Рук гр

Раменский
АомониспЬе

Ф омин
Лурье
НарпоЕ

ин?крнер I ЛинпносоЕа

' -------

м - п .П(*ъ
ИШ:
1! £Й$

&£>-*■ ШЙ
ШЙ
Ш№

-1
___ 1

4 0 7 - Ш - 5 3 Г 8 9 - Э П 2
ОРУ 35... 500 нЗ для ройоноЕ с загрязненной атмосферой

О РУ  НО кВ
Стади^ Лист 1 АистоЬ

Р П  ! 15 1
УстиниЕко трех ш инных опар

i ШО i  10 6- УХЛ1 на опорах 0 Т 1103 Ш, Н!
■энерг о с е т ь п р о е н ъ
Себеро Западное отделение 

Ленинград |
Honupjun* формат ЙЗ



H pin иоЩ
Ш

[ф
 п Ш

ирО
ЦI 

ypniiftyun

Спецификация обарудоВания и материалов

Марка,
поз

!
Обозначение | Наименование

\
Нол Масса j Примечо- 

ед., кг j ние

4 J Шинная опора ШО-НОБ- 9ХА t г 128 |

г
1

Ъ 07-03‘ 5 3 1 д Э -  К С В -13 Опора под ШО- ОТ- 1109-9 i |
I |

3 \ Полоса зазем ления 1i
! 30 * ч __[ocT_jo_y_25— л Q, . »С ЯГ) 3 ГО С Т 5 3 5  68 I * 5 | I М

! I I ; j
болт  ГОСТ 7738- 7 0 *  I j !|--------------!

j ............. ............ _ .... i  . . .  . 1 . 1 . !_____________ ,
5  j Т е й к о  ГОСТ 5 9 IS - 70  *  | j , |

, М 16 I 8 ! | 1
' г  I i ;__ . .... ...... _ !___ 1___  .t-----------
1 6 - '< Ш а йба  ГОСТ 10306- 7 8 *

[

11 i Ш а й б а  16 8 —
| \

7 I ГУ 1 9 - ц - m i - 8 3  \ Д ю бе ль -гб оздь  & г 9,5*90 L U ______ !

1. УстонаВко разработано но основании T915-88, И8ГТК 886 291 0/0 ТУ 
Ьеликолукского забода электротехнического фарфора,

2 Полосу заземления к металлоконструкции при&аоить, о к стоике 
пристрелить дюбелями (поз-l'J при помощи  ̂строительно- монтажного 
пистолета

-  --------------

—

—
: — 407-03 -53  89 - ЭЛЕ

Нон, от Э. Ррненснии Н .Й 83 flDU ХС 5  П f) и R Нла t\n im u n &  г ЗПэЬаоипиит  1 Л т и п г П п п г ш

Н. контр 
ГИП

Л о н о HO LD к  
Фомин !

S cajl ’', '[шзд Uf V.' u/*/*T IJUUU/XUU С  ОЧС_и>M<jnc*invbj UUU IU f jv u

« . c s i Стадияj Лист Jlucmoi
Га ста :  
Рцк.гр

: Тур ье  
НарпоЪ 7 & ' - . a. o ik

иоу НО кв РП 1Ь
инженер Ломоносова t & S M i V № Остановка дбих шинных опор 

Ш О - 1 1 0 5  9ХЛ  Г но опоре D 7 -IW 3 -9
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ*
Семеро - Западное ̂ тйелены 

Ленинград
КопирчЫл. формат #3



I

Спецификация оборудоЬоиия и  м а те р и а л а !}

М ерно,
поз

i

Обозначение Наименование

Олуро шмнаяШ рпюь щ  \

— i —  I
407- СЗ - 5 3 1 8 9  - КС2 - 1Z_\ Опора п°д  ШО~ ОТ- 1105 -8

------i

_____  4[Полоса заземления
iO j к ГОСТ т - 761 

! Ст  з ГОСТ $35 88

Нол

3,5

Мосса ! Примечи 
ед. к г ! «t/е

128

7
(

0.95 м

. бел/п ГОСТ 7755 - 7О * i |

1 М /6 * 35 5 !
1— г

\Гсино ГОСТ 5 9 ( 5 - 7 0 * }

М 16 ! 5 :—  t ----- f~

1 ь № ойба ГОСТ 10506- 78 * 1

1 Щ ай б о  16 5 1

\
------ Г

1 ! Т  9 * 5  - 5 -1 2 3 1  -  8 3  {Дю бель-гвоздь Д Гк,5*Ц }' 2 !

i  УстоноВка разработано нс осниоонии Ту 1Б-86, НЬЕЖ Ь6Б 2ч1. ШОТУ 
Ьелинолу ясного ъооодо электротехнического фарфора 

В. Полосу заземления к метоллоконструкиии приВорита, а к  стоит npucmpe- 
лить Дюбелями (nos.y'j при помощи строительно-монтажного пистолета

—

i- as?

4 0 7 -  0 3 - 5 3 1 . 8 9 - Э Л 2
НочотпЬ
И. контр
ГИД__
Гд.спеи,

йнженер

Роменский
Ломоносове 0P5 35... 500 к В для ройоноВ с загрязненной атмосферой

Фомин
j w be~Zl

Нарпоо---——р—

IMIS

Ш1»
о р у  т  кВ

Стадий Аист ( ЛистоЬ
т \ « \

ЛомоносоЬо яцй Усточсака шиннои опоры 
\ШО- UQb УХЛ1 на опоре DT f 105-8

■ЭНЕРГОСЕТЬПРШЪСеЬеьо- Западное отделение 
J Ленинград.

----------------:



Лопистимое тяжение но
\КО*ГПОЬ!ГГ)НЬШ Ьыбод Ч90М

Разметки отВерстий для крепления 
изолирчкщ еи подстабки

Разметка отверстии для крепления 
шкофо отбора напряжения

ЗотЕ ФВЬ

Разметка отверстии для крепления 

фильтра присоединения Ф П М

Разметка отверстии для крепления 
разъединителя

ЧотЬ <р Ю 2 m l  Ф П

См Смеете с листом ЭРВ ~ W.
УстаноЕко розроботоно на осноЕонии технических ислоЕий ГОСТ /558!- 6 0 *
( конденсатор сЕязи), технических ислоЕий Д Т Г 2 .130. иЗЗ эоЕодо„Нептун"
1388г (ФОМ) которого Q HU U dn ОС- // 0 2 -$ f /разъединитель)t паспорта ГипнВ 503П Ш  
00  "Среоозэлектроаппарат" 1361 г (шон).
Полосу заземления к  металлоконструкции при сорить, к  стоике пристрелить 
дюбелями (поз.22) при помощи строительно-монтажного пистолета и соединить 
с болтами заземления Всех оппоротоё.

Нач отд

ГНП 
рок. 2р
Техник

Романский
И. контрШ ноносодо

Фомин
НарпоЕ
Ност ко

k a i ~ 0 3 - 5 3 i .  8 9 - э п г

lf.CS.
ЛОРУ 3 5 -5 0 0 кВ для районоВ с загрязненной атмосферой

и а,
О РУ  но кВ

H.Q&1
Д-QgĴ  ёстоноЗка конденсат ора ебязи
___ СМПБ8 НОр'З о+ТЬ ахныпрок присоеди

Фения Фон и шон но торе а т-iwt'tz

Стадий Аист Листай

Р П 18

'■Э Н Е т С Е Т Ь П Р О Е Ю
Ceiepo - б- падкое отделение. 

Ленингпсй
К о п и р а ф орм ат ЯЗ



*
мерка,

рог.

— ----------------------- : 1— -------------------------------------■
Обозначение j Наиненобание  

____________ ________ 1— _________________
Кор

масса
ед,кг.

П рим е

чание

*§*<*

га4

Л онденсатсс с£язи
j P f O s s -f 'o A i -s .iy /  i / 230

г Ф и л ь т р  присоединения

Фан f if

з Шкаф отборе нала я we.

ни я ш о н -з о г 1 25

4 P a n  единитесь однопо-
лю  сны и PS O -tо/4 о о 1 6 9

5 407-аз -S i/. 89- к ге -!6 Опера под конденсатор

- к с г - п с£язи ФОМ и ШОН 1 \

О Т- f 'C у - 12 j
6 Полоса зазем ления

--------------- j

— Щ П} ГОСТ ЮЗ-7С* 
Сп7.3 ГОСТ SiS'te 4* 0,9*.

1

Кднтакт-
fij/HTnOiOn-
наёть
лудит ь

7 ' Jen т а  стальная
3*2С bCwlnc ГОСТ6009 74* 2t5n 0.47

*ъ!
й 1

:>
с

•§

t£4$
#

Кйз\

1

1
с  ^

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед,АГ

Принес | 
чаыие

8 Т У 3 4 -4 3 - 10157-8Q Косое электротехнический

стальной КП-005/0.1- гу / 1 12

б олты  ГОСТ7798~70*

9 М 8* 30 8
10 М12% SO г
11 Н*?х9С09 8

2 М 00*70 н

Гайки T0CTS915-70*

13 М 8 8
и М12 г
15 М 1-2.09 а
16 иго 4

Шайбы ГОСТ 11371-78*

17 Ш айба 8 8
18 Ш айба 12 г
19 Ш айба 12.09 8

го iUo'iba го ГОСТ Ю90е 78' 4
21 T m - 4 - r 3 7 s - s s бюбель- бинт 03 м$х 7р
гг т у  it- -4  - /г  i f - s i б  недель - г£сз дь Д г 4,5*4 с г

— —

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - З П г

..
пот

О Р У 35.. 500к5 для рай сноб с загрязненной 
атноссэерои'Нач,ртЬ_

~Н.контр[
~гип
Ш & 1
Техник

Роненснии
TuHDHCCDiU $j> ,*>•; поь£

Г о т С Р У  Н С к В
Стадия Лист liucmot

Фонин - Г -,i -- Р П !3Карп g j  
~Каст*с

rt 4 ,  •,»№Я
J&Or*,!' А'огй Спеиисрикация сборудсданиЯ 

и н с те э и а л о б  к  ли с та  
.. Ж г -М -------------------------------------

„ энергосеть проект’
СНгро-Зепоснас стдтсние 

Ленин to ас

КшоЩр* польс Эсонфгп-



Разметка отверстий  
для крепления 
изолирующей ,7 обстаём

f - — ^
j 352 j  X  ttOmS.pft

Разметка omiepcmuu 
для крепления (р и м тр д- 

пр исоединения ф п м

гзо ч , ЧотбФЮ

Разм етка отверстий  

для крепления 

раз ъ единителя

X  c o m jp U f

t. ‘/стонЫкаразработана на осноба* ui технических ислоВШи ,VCTfSS8i-80*
/конденсатор ‘сдязц! технических цело Вии ДТП?. МО.053 заВода„Нептун*
'̂8 В г(0 П Н /к а та ло га  BHULPHCd. if.'05-81 ( разъединитель)

2. Родосу заземления к металлоконструкции прибарить к стоике пристре
лить дюбелями (паз.01}  при помощи строительно-м онтаж ного пистолета  
*ц соединить с болтам и заземления Всех аппаратов.

Спец и  фи к а  и, и я борцМобамиЯ материалов
Марка, 

п оз , Обозначение Н а им енование Кол. Масса
сд.,кг

Приме
чание

4 Конденсатор сВязи
_ С Н О б З - У О / Я - б * ? / ____ ■±_ г з о _

__ Фильтр присоединениятпм 1 н

— зЦ Разъединитель одно полюс-
■

Ш Ж - т 8 9 - к с г - ! &  L
ний Р50~ /0/400 . 1 6 9

___1 ~~" Опора. ОТ- 11 СУ- f Ь 1
5 Полоса заземления

4 0.9ч ч
Пента ста льна я

ч__ 3*800 От Эпс ГОСТ6009-74 * г ~ а к Г>
Т У З  * / - 4 3 -  f D lB T S D КорееЭлектротехнический

стайной К.п-аоб/оу-гу/ 1 id
Ввмш - W W -Г. --

__ 8 Н 8  *50 н
___? ’ H ie * so г

миг *90 о э 8
___11 'м г е ^ о л

Гайк” ГОСТ$ 9 <5-1С*

не 4

13 Hid £
- В н<г Q9 8
___/5 мго 4

16 Шайбе 8  ГОСТ 11 З У -  78* 4
___17 Шайбе <8 ГОСТ М3 У ’ 78* г

/Шайба id 09ГОСТН571-78 * 8
1$ Шайбе го  гост w  90s -78* 4

_ J Q йюбель-ВингЬ Л  В м 8*70 3
2i /дюбель-гВоздь Jprys* 40 г

407-03-53189-302
ЭРУ35...500<5 Зл я райе над с загрязненное атмосферой

4
3 ОРУ " ОкВ

trmrdufi Лист ристоК
РП го

%9апано8ка конденсатора сКязи1 СМПВВ'НО/?^-БНУ4Срильтрйнти
1 тАияыия о-лн нс опоре or-ион &

„энергосеть проект*
Ceiepo -Западное отделение 

Ленинград

Kompator  Лем м _________ Формат ЯЪ



Разметка отВерстий для крепления 
изслиаиющей подставки

Разметка от^остии для крепления 
шкафа от о о вс напряжения

1

X

3S S
X \  40Я>(. Ф&

j I

4-от$ ФЮ

Рсзнетка cm В гостии для креп пения 
разъединителя

\  дот 8 9 К

1 См вместе с листом Э Л 2- 2 2 .
г. Установка разработана на основании технических условий rocT/sssf-SO4 

(конденсатор с£язи)г катало га Змии эм 06. Н. 06-61 fpc/ь ъ единитель), пас -  
порта 550 363 00/. Ос * Среда электроаппарат " (ШОН)

2 Полосу заземления к металлоконструщии приварить, к стайке при
стрелить дюбелями(паз.21) при помощи строительна-монтажного п и 

с то ле та  и соединить с болтами заземления icex annapamoi.

407-0J-SJ189-ЭП6
ОРУ 35... 500к& длярайом оё с  загрязненной  

атмосферойНоя оггб. нс ч г некий \тм
И. контр. Ломоносова ИМ*.

О Р У  Н О  кВ
Сессия Лист ЛистоВ

run Фомин // ogaa РП аРук.гс. Kaonai тр.
1елник Кост ко / С о Л ^ Установка конденсатора с£язи 

СНГ5В-(ЮГ/5Ш !  га шкот отбора на- 
пояснения шон на опеле CT-ffOy- f4

яэнергосеть про  о т  *  
Сеёерб-Эшдное отделение 

Ленинград

Капкробал: Роль с
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марка,
ЛОЗ. Обозначение Наименование ш

Масса
ед.,кг

Приме
чание

Конденсатор ебязи
1 е н п Е в - н о п ъ - G . t w 1 2 3 0

г Шкаф отбора на прямее-
ни я ШОН-502 / 25

5 Разъединитель абнопо-
люачыи 280-ЮМоо 1 5 .9

4 40 7-0}-SSf 89-КСВ-19 Опора пс б  конденсатор

сВяза, W O H - O T -  Н О У - 14 У

S Полоса заземления
30*ч ГОСТ 10 Ъ -7£*  
Cm 3 гост S3S-** 4н 0.94

S Лента стальная К о н та к т, 
кцю nateo

Ь « г о  БСт?пс Г0Я6О09-74* г м ОМ х н а с ть  
А Щ Т Л  ,

J.

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса
еб.,кг

Приме
чание

7 ТУ54 - 45-10167-80 Коробэлектро технически и

стальной Кб-005/01-291 1 12

Болты ГОСТ7798-70 *

8 М8*50 If

9 т г * е о г
10, N12*9009 i

И нго *70 4
—

Пзуки rocTSSlS-W *

18 М8 4

13 М12 2

14 h i  г  09 8

У5 м го 4

Шайоы ГОСТН371-78*

16 Ш айба 8 4

17 Шайба 12 г

12 Шайба 12 09 8-

19 шридого ГОСТ10906 -78' Ч

го ТУИ-4Н37Я-8В Дюбель -Винт Д В м%* 70 6

21 т у н  -и н г и -в ъ Дюбель-гроздь ДГ4.б**о г

407-03-531. 89-ЭПг
ОРУ35... 500кВ дляраооноб с з а г р я з н е н н о й  

а т м о с ф е р о й—---------^
пач от<У. РпненскиЖ f c X i  j

О Р У Н О  к В

Стадия-, Л и с т ЛиптпЙ
К. к о н тр
run 71

MohphccsSp  
Ф енин___

7 Ы  -
0* 8е
3-3 Й

РП  |  г а

Рик.гр.
Техник

KapnSti.—  
Kocrrvr̂ L-x,£огП\' Спецификация оборудова

ния и материалов к  л и с т у  
. J H j z M ---------1-----------------------------fL

„ энергосеть проект
СеВеро-Западное отделена 

Лепим юад---------- ——

Копировал: Пал he Формат- fi*>
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Специсвикация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол Масса ед. кпПромечи

HUE

1 7334-27- № 74-84 Шолятпр ПС 10'А □ 35 [му КОЗ 1

2 Серьга СРС-7Ч6 / 0.32

3 Узел крепления гирлянды
КГВ-7-3 4 ом

4 Ушки однолапчатое длязтт
У4-7- Тб 1 0,67H5-2-6R
У(42- 16 4 и  5 НБ-3-b

5 Зажим натяжной длягир£ц
болтовой Н5-3~6 4 5,62 i50~ 2&Ы

И6-2-6Я 4 U5 70.J20nn

___ \
Масса гирлянды дез зажима (поз. 5) j_ _ iйгуказ£

I  Чертеж разработан на основании каталога,, Изоляторы и 
арматура для воздушных линий электропередачи, 1969г . 
Количество изоляторов, длину и массу гирлянды сн листЭП2~Ъ0

^01-03-531.89-ЭП2
\РРУ35-.500кЪ для районов с загрязненной 3 атмосферойНау. в мд н. штр.

ТИК
Тпменши 
ШнсншЕа 
армии

dcji>
Глхтц Лурье

О Р У  НО кВ
СтпдиА Лист\ ЛиигюЕ

РП 23
'&НЕРГ DC Е TbfflDE КТ 
Семеро Зр/wdwe rvdwmA Ленинград

ш « Гопа 9чдо изо л типа 6 ociQ-л 
ра тях пая адноцептя д№ одно#: 
Лпрвьиди сечением дс 2у0мм 2

копир. ЛниЦ формат ЯЗ



. W„*95f-w j-J/v -jL  
■ T * 5 l -  H P T i}m г

105 i - OPT' i f #  г

' \j l \ j .  V i

Таблица выбора арматуры

Норка прохода
марко
зан<имс

пасса
зот*йМарка з&ена Нош

звено

А с щ з г няогьо-t 238

Л Р Г -7 / е -г 0,9

я с г ш р з HR с-гяо-г 2,16

Ш гм !5 б ;кз№ №
НДС- 3301 2,23

l fes
ЯСЗЗОМ’ЯСЗЗОНЗ

Т с  ззо! зо [няс-ззо-г

ЯГ ч Г Ш  ЯС ml22\няс- 300- 1 г,66

T iw lS B ;  к  m is?  I н д с - зро- i 2,59

ПРТ-7/1Б-г 0,%K W lS li  f c w j t t
Где к о / Я '

Н Д С -к о -1
\ ---- -

338

T s im is s Jc s m ii? \НЯС-500-1 2,85

\няС-ЬОО-!
3_______ __

4,тг п р т-7 /? 1 -г . /,/Tcsoo/м  k m , 'в

K S iO tV , ДСШ/К _______I--------- i-------

Спецификация оборудования и мотериолоо

Марка,
поз

Обозначение Наименование Нол. Мосса 
ed.f кг

Приме
чание

1 j ТУ 3 6 -0 7 - 10876-в1/ ___ ,Озолятрр ПС то -Д ____ □ 6 5 См. у  к оз 1

г  J Серьга
С Р С -7-16 i 0,32

3 Узел крепления гирлянды
КГП- 7- 3 \ о М

9 Ушко дВухлапчотое
укороченное
у : н -17-16 1 Qt 15

5  ~1 ЗВено промежуточное
1 трехлапчатое переходное см ТОО -

\ ПР Т - \  \ - г i 1 ! j лицу
6 ^ \3а#ип нот,яжной прессче- 1

1мыи 1 ] i I . J iл
Масса гирлянды без поз. 5 ,6

/. Чертеж разработан на осноВонии каталога „ изоляторы и арма
тура для воздушных линии электропередачи №89 г 
8. НолачетЬо изолятороЬ, длину и массу гирлянды см лист 382-60

— — - — j h 0 7 -  0 3  -  5 3 7 . 8 9 - Э П 2

Ноч 6тд~ 
Н. Копту 
ГНП

гл. спей

Ропексний
АоканосоШ
JpOMUH

Лурье

т а
■ т А М Я ~  500*5 для районов с загрязненной атмосферой
лпйЗ  I Спппия\ hucm Лис mob
ffjefij О РУ НО  кВ  j р р
’j  o3s4 ... | ! —

рук. ер Нарпоо т Ц  Гирлянда изрлятсййВ п с ю -Л  j-ЗНЕРГОСЯТЬПРОЕМ7»
инткенер ЗоОцеЗа ЪоЛОТ |‘.<ианатяжная ос/ноцепмея оля оОного\ьЗерсЗапсаное отоелаша

! \npabouc сечением 1S5 нос и аолее i .чаиингаас
Копир яЬст формат АЗ



1 Чертит разработан на основании каталога „ изоляторы и арматура 
для воздушных линии электропередачи", 1389 Г.

2 Количество изолятора!), длину и массу гирлянды см лист ЭП2- 30.

_____ _____________________________ ___________________ L
С п е ц и ф и ка ц и я  оборудования и  м а т е р и а л а !)

Марко1 

поз Обозначение j КоименоЬоние
i

и \ Мосса 
/ 4 м  | « 2 «

Приме
чание

ТУ Л - 2 7 -  10674-84 ! изолятор ПС- 7 0 - Д О ! 3,5 см указ.?
\
I j

2 Серьга !

\ СРС- 7 - 16 1 0,32

I5 Узел крепления гирлянды
[ ----------------------------------------------- ---

К Г П -7 -3 1 0,99
[ i \

П Г : Ушко 26ухлопчатое укоооченна » !

: У Ч К-1 -16 1 0,75

1

1  5 [подо ддоинзя трехлапчатая
Ш - 7 - 1 г 0,96

i

6 \ Коромысло однореберное
\ к г - т -  1с-------------------------------------------------------------------! ---------- —

/ 153

1 саени прйнгяцточное трехлпвчв !

IПРТ-1В/7-2 2 \ 0 П о \ нП - б

& \ Зажим натяжной болтоЬои j
------------------------------- - 1

i Н Е-2-6Я 2 j  jc  \ АА*7> m \яс-/го isc
-------------------- 1 -----------------------------------

i Н 6 - 3 - 6 2 л  1 4 ^  
Jfbc IЙС-150. ,

Масса гирлянды без зажима {паз-8) j | j  См.указ-2

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 .  8 9 -  Э П г

ОРУ 35.. 500*8 для Ооианад с загрязненной атмосферой
Ночотд Роменскии 4 ia s ) имя
И.КОНПф

Гл. спец. 
Рук. гр

ЛрноносоЬр
фомин
Лиоье

< f v P U J ^,\??л ш *
Ш £

ОРУ НО к В
Стоаия Лист Листов

РП 2 5
& о Г Ш Й Гурпинда изолятороЬ ПС W -Д 

натяжная одноцепноя Рля иоух
пппЫ оЯ сечением &  г *о п н *

ЭНЕРГО С В ТоПРОЕКТ < 

Огощю-Заподнае кпделение 
Дрмингаасинженер Заицеба Ьои/- Ш.&

Копир Ша  формат Я 3



quogqvtf

SB 50 gs

i Щ - 7uf7pJ-

i! \ ; , 
12_ 1

‘О 'ч __ Ю .

и ч

Т

_____ ±

12. V l

Tab лицо SuSopa арпптиры
, Марко \Я Щ ~  
! зажима mi-*#

7ШЩ
эбена

71 арка 
при toyа

марка
эбена

ПС iSS!?^M2W/32mc 2W-i \2.1д\ 
flC 2W /39 НЯС-240-2\2.Щ
я с г т . м ш / а т _Ш 1
'п с т/ш :тж !&  
п е ш и е  ' т -З У / -? '  
'№44:lt{JKiOCl2? НДС- 600-1.2.66 
РСЗСО/£6,ЖЖ1ь7 НДС-ЗОВ-1 2,6.

2Ц  ПРТ-1/12-2
223

0.9

вс к с ’я . я с т М  ндг-ьдп-1 3.1S П РТ-7/16-2

псзоитжзеющ HRI-5UD-1 2.83
ДСтМ;вт®иаг-кпп-1 к,12
1 яс550/71; псбсе/тА

0.96

ОРТ- 7 /2 /-2 I 1,1

__________________ Г— ^ __________________ 1 ^
Спецификация оборудования патериалоё

Марка.
паз. [ /н а з н а ч е н и е .Н а и м е н о в а н и е Коп Мает

ед.кг
Припек,

мае

< ТО 3 4 -2 7 -W 6 7 P -6 4 Ш а л я  т ар ПС 70 - Л □ 3 .5 см. указ 2
2 Серого

СРС - 7 - / 6 / 0.32
3 У зел  крепления гирлянд*

е г п - 7 - з / Z44
Ь Ушко дбухлапчтоеукорочен**

«\у г к 7 - т / B 7 S
5 } С к  ада1

CK-7-4R 4 0.36
6 -Копиные за пднпреЬеонае

к г - 7 - / с 1 1 5 3
7 ЗЕенв промежуточное S

трехлапчатое переходное ; см топ
т - 1 \ - г 2 , t лицу

8 Заж им  натякной npeccyt
пый 1 1 2 ! 11

М а с с а  гирлянды  дез паз. 76 1см у ка з!

I Черте» разработан на основании каталога изоляторы и арма
тура для воздушных линий электропередачи " 1989г  

2. Количество изоляторов длину и массу гирлянды см лист ЭП2- 30

4 0 1 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - Э П 2
ВРУ 35... 500к 5 для оаионоВ с загрязненной атмосферойНич.птд Раменский /11^1от.

Н. контр. ЛвмотвВд ЛсЛП> и.о1* /7/7 1/ Jifl С \[ПШЮ1Л Лист ЛистовГИП ~Щопон п.ш OP У J1D Ко | ри 26 !no-mu. ЛЧРЬб ,ШЙенк-гр.
Штт

КарпоГ~Зайцева 7Ц,-* i
шл ГирлхнвсизвлтвробпстслвнЕРГОСЕТаПРОЕКХнад} я ж ноя однпиепнвя длядЬщ СеьероЗппаднос отделение пооЬедоЬ сечением ШммЗиоолсА Ленинград

копир, flttutf формат ПЗ



Крепление прободоЗ сечением̂  2Л0мм2

Спецификация оборудования и матероелоВ

Малка:
ПОЗ. Обозначение Н аине ноВаниЕ Кол.

.Ногат 
ед кг приме

чпние

1 ТУ ЗУ-27- 408711-89 Изолятор ППП~ 4 !____ 3.5 см x m l

2 Серьге
~ср с -7 -  w 1 : азг

3 Узел крепления гиртнды
s.____

КГП-1-3 4 ом

4 ^шко однонапчотое укорочены*. тв тс ел* nr и-3-5
у)к-7-!В 1 0.62

5 этим поддЕртВатций&цхй
ПГ-ЗЧ2 1 1.33ГЕЯ j  

и г -й г я р .ч

ПГН-5~3 1 5.5 fic-2w. m
Масса гир ля нды  Вез замим а(поз.5 ) ! I1tnym 2

Чертеж разработан на ос но Сании каталога „ Изояшршвярктура 
для Воздушных линий электропередачи" 1989г.

2 ХоличетВо и золят про В, длину и па сер гирлянды см. лист Э П 2 -№

Ш Ш
И Крита.)

ЕШЖ
Ра к ф
Инженер

Ооненст р ^ й
'ЛВНРНПСЩ О-

JrOttS

'Фомин
Л у р ь е  '

К ао по5  
ЗиииеВо

Ч 0 7 - 0 3 ~ 5 3 С 8 9 - Э П 2
'ffP9"3S.~sLW*B аля районов с загрязненной
________ атмосферой

ПРУ НО кВ
Стпдщ Лист\ fluBmcEs

Гирлянда и ш я т о и п Б  О С Т О щ  
ШМ nopdevmi Воющая одноцепная 
____ L. ПАЯ самого посШП________

РЛ 2?

Шро,
Лв нс невод

копир Янис] формат ЯЗ
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Спецификация аборидовани я и материалов
Марка, 
паз. Обозначение Наименование Кол.

Насер | Приме- ! 
ед., кг j чание j

1 ТУ-34-27-10874-84 изолятор ПС70-Д \ I 3,5 См. О КПЗ СJ

г Сеаьга I

СРС-7-iS / о.зг

Ъ Узел крепления гирлянды
К Г /7-7- Ъ 4 ом

4 ушко специальное j
У С-7 -16 / /.55

3

111J
У

г лги-5-1, 1 S.0
Мосса гирлянды I !см. цказ.1

i  Чертеж разработан на основании каталога „ изоляторы и армату.
ра для воздушных линий электропередача К *989г  

8. Количество изоляторов, длину и массу гирлянды см. лист  ЭП8- 30

4 0 7 - 0 3 S 3 1 . 8 9 - Э П 2

У 0°Ь 3 5 -5 0 0 кз. д ля  оаионоё с загрязненной  
атм о сф ер ойИач.ота. POHCHCKUL

Н- канта. Линсноссва..ЗоУ±_ ш а ■
О Р У  И О к&

Стадия Лист Листов
Ггил Фомин е-от ‘ Р П г 8Hi. спвц. Лурье нам- SOS 8}
PuK.ia. KaonoS г̂ 4 ' |//ЛГЯГирлянда изоляторов ПС?о-р 

поддерживающая одно цепная Пая 
бёцх пзовадов сечением Р40мн*и Sum.

„энергосеть проект •
СeSeос- ЗспсЗнаг отделетл 

Ленинград
l/нзсгнео Зайцева Ш£>

Копия овал. Л о м я Формат: Я3>
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С п е ц и ф и к а ц и я  о д о р у д п б и н и я  и  м а т е р и  а  л  о б

М арка.
поз О б о з н а ч е н и е М а и н е н о б и н и р Кал.

пасхи 
од. кг

Прим г  
чание

/ Т У  3 4 -2 7 -1 0 8 7 4 -8 4 Изолят ор ПС 10 -Л 3 5 См Указ!I

2 Серьга
С ?  С -7 -1 6 4 а. 3 2

3 Узел, крепления  гирлянды
\К Г П -7 ~ 3 4 D M

М и  а  а  г и р л я н д ы 1м з  кпз 2

I  Чертеж разработан на оснобании каталога „Изоляторы и арматура 
для Воздушных линий электропередачи, №69г.

2. КоличестВе изо пят ероВ д л и н у  о м а  а  у г и р л я н д ы  см. Лист ЭП2- ;

i
j

Нт.опгд.
Н. контр
ГЩ_
Реш и
взщ ..
т ш е р

ромтш
ЛопттоВь
роман
Лурье~
Карпов
Заииобп

J  Р Р у  зв... б И ’нВ Па я  районов с загрязненной  
Ла  ______________атчассрерой
djsjy'j

ЪатР-

401-03-531.69-ЭП2

ПРУ 110кВ
щ Гирляндп изоляторов Л110-Л  

хЛпаддЕркиВаюа/ая для подвеска~| Высока частот неги традитт

Стадия
РП

Л ист I Лас
23

ФНЕРГВЕЕТЬПРОЕКЪ
СеВгро-Западное ошсглрхц. 

Лена не. сад

копир. Пнц$ форпвтпз



Ш
й

Ж
м

Л
а

ь
Но

м
 3 Г и р л я н д а  н а г л я д н а я  а а н о и о п н с я  

д л я  о д н о г о  п р о  Вода с е ч е н и е м  

д о  -2 4  U  м  м 2

Ш I V

П,  ПНР и 13

Ег МП 1391 /651

L ,n r i /50 1612
hatca^

гцв*янда 40.31 4731

Гирляндп натяжная одной?оная для д&/Х 

проИодаб сечением 48_5ммг и Золе с

Ч ч С5/^ Ш (V

>1. ш т и 13

Г , мп 1397 1651

L. мм 1161 20 15
M ona
гирлянды, 4306 5П.06

Г и р л я н д а  н а т я ж н а я  а д н о и в п н а я  

для м д нреи п о о Е п д о  сечением 165мп2 
и до л е с

' \ C 3 f i
Ш !У

П, шт. 11 13

£j мп 1397 /6S1

L, мм 1591 m s
Масса ̂  
горляноы 4о.о> 4 7 .0 1

Гирлянда подде ожидаю т а я  одна цепная 
дляодного про Soda

'\ с з п
111 !У

t i, шт. W 12

Г, мм 1270 1527,

L, мм 1386 т о
Масса а 
гиоАЯн&ы З б .з в 1/3.38

Гиаляндо натяжная одноцепная 
для ддух o d d  Род о5 сечением до 2Р0ммг

' \ с з я
Ш IV

h.tum 11 13

С, мп

L, мм

1397 1651

1721 1915

5086масса
гирлянды 43.86

Ги р ля нда поддержиВатщая одноцепная 

для ддух прододоВсечением240ммгидолог

\ С З Я
Щ /у

И, шт W 12

е. мм 1270 1524

L, мм 1516 1810
Пасса
гирлянды 1/2.01 09.01

3'

Г и р л я н д а  п о д д е р ж и в а ю щ а я  д л я  подбески 

Sin с  о ко  ч а ст ош н ого  заградит еля

С\ с з я
Щ iy

Ь.ш т W <2
2, мм

L, мм
ТТдсса'
гирлянды

1270 '
>386

33.76

1527,

~1Ь4о~
1/2.76

4 0 1 - 0 3 - 5 3 1 . 8 9 - Э П 2

0Р935.,. 500кЗдля районов сзветненнвд тмоарет
w j w i
И.крнтр 
ГИП 
7л.слеш

роменст
flonoHccvk
Фпмир
2Шье__

Е/М
L.&
ощ

Стадия
о р у  110*6 Г р) 7

Лист
50

ЛистиР

Га д  л и н и  параметров р//ОТж е ш р о щ

гор лян а изоляторов ПС70~А\ Л р м  невод >

копир. Л /mtf формптяз



i  Черта ж разработан на основании каталога ̂  Изоля тары и 
арматура для воздушных линий электропередачи^ /989 г  

2.Количество изоляторов, длину и массу гирлянды см. лист 3/72-^

JL
С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  м а т е р и а л о в

i
! Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание i

ТЧЗк-15- 10879-87 Изъятии ПСАЮ’ Е 1 к 6 см. указ'/

2 Серьга
СРС-1-46 / 0.32

3 Узел крепления гирлянды
КГП-7-3 4 ОМ

1 Ушка, иднплппчатое
Щ-7-16 1 0.S7 для

НЪ-2-BR
У142-16 4 1.05 оляНБ-3-6

5 Звено пооненцточное
трехлапчатое
ПРТ-1-1 1 as Шя

НБ 2 6 Я1
ОРТ-12-1 4 4m s дляМсЛ± i1

- - - - - - - - - - - j
6 Зажим наттноиЪолтвв/

1!
НБ-2-6Я 1 u s дл я  {

наго  :
нб-з-в ■ 4 S.62 для ’ Л Г З Р - * С 2 ^

Масса гирлянды дез поз 5.6 1 1 См.у т . 2

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - Э П 2

ОРУ 35 ' ы№кВ иля районов с  загрязненной  
атмосферойНоч отд. ром т т ш *

М:кинт%'Ломоносов
о р у  110к В

Стоош лист листай
РП 34ГИЯ Фомин /Ш£

rn.com ЛУРЬЕ ?Lb6$:
КарпоТ~ !!Щ̂ гирлянда изоляморов псато-е  

натяжная адноцепноя 2 
для одного прпЬода сечонитдоШм^

SHE РГО СЕТtifJpOE КТ* 
СеёерС'Заппдное тдележ 

Ленинград
шнент ЗпйисВа Ъа*4- ПЩ

копир ЛниЦ формат 03



Таблица Выбора арматуры

маска
поаВада

Марка 
зажима _

чассо
,r5Vi«.

. Чаака 
7 зёеиа

Лесы
ЗЙ?*С7

йс<85/Н}Ясгтг.
___ лсгьс/зж

Жгтв-ЖЗОШ

няс-г-'ОМ
пнргдог,

чяс-но- 1

г /8 
Ж ., 

ггъ прт-7цг-г 0.S

§ If 1 и

рсзьоао няс-ао-г 225
й ш с д ё ж ш /гг Ьш м й М а т
р с т д т  йсзоож НЖ-330-! год

прт-яЦБ-г 0.96ЙС№51:ЯС1001&, НйСдЗОд 5.18
ЯСЧ5С Ж

то ож ясвоа г? ^HRC-SOCH гм
К 5ао& гж т!з& nee-mu i-72 прт-у/и-г /./
ЖММШШЛ-

3£
Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол.
«.♦л.

Приме
чание

У T V 3 i-fS -^ a s 7 s -s 7 и гол я то р  ПОД 70-Е ? 1 ь е j
Си. UКО! с

г Сер t га
C P C -7 -16 У аз?

3 Ч ш  коекпения гирлянды
i Q.4i+

я
_____________

Чикс дВулслапчатое

икороченое
---------- i

$СоV

,3: 1 С 7,5 II
5 dies с промежуточное |]--------- '

трехлапчатое переходит> ' Он. л?ад><\j)к% / ! !
г JiULL * /

6 Зажим наружный поессие-
4--.УЧу_*
; '  f

мы и 1-----------J / d m !----------j
Масса гирлянды дез поз. б,£

/. Чертеж разработан на основании каталога,, С/золя тор н  и арма
тура  для Воздушнбяс линий электропередачи", fSS9r.

2. Количество изоляторов\ длину и массу гирлянды см. лист ЭП$~ Ы

|
№U D 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - 3-----1 *т U  / (J w У  У 1- \J У  У

Г ОРУ35. . 500к& Оля районов С загряименной
Нач.отд. Рене некий! /X,. s.csd атмосферой
И контр. Ломоносов̂ Яг {Стадия Лист \ЛистоВ
run Фонин JU&sj О Р У Н О  КВ i р п
Га. спей. Лисье . ф - ■й*3 . н  ‘
ЕШ В^. КаопоВ ! Ж - щ&Гирлянда изоляторовлсд7а-£ \«энерг*ссетьпроект' 

теднае отделение
Ленинград

Шжгнез Зшйи&Вси РОмУ- я$8 й  натяжная оичоцепная для одног&сЫерз-Зе.
1 проШа сечением /85наиболее | л



1 Чертеж разработан но основании каталога. Изоляторы и  армат ура  

для воздушных ланий  элект ропередачи '' 1989Г.

2  Количество и золят оров  длину и  /носу  гирлянды см ласт ЗП2~Ъ%.

С пециф икация  о о о р у д о Ь о н и я  и  н о т е р и о л о Ь
Норко,

поз. Вбозночение ! Наименование1
fiacco 

Нол \ед.нг ___!____
нрищС~
Чоние

L  * ТУ 3613- Ш 7 д - 87 Озолятор ПСД70~ В I V - . b y *aT?

"  1 ! Серьга ~~~~~
\ СРС- 7- 16 / \о ,зг

\ ------ 1 “i __ |___ _
Г Г | I Узел крепления гирлянды |

Г  ~ Т н г П '7 - 3 / 0,44
Г—-----
{ш о  дду хлопчатое укороченное►

1
Г  ц н

игк- 7- /6 / 0,75

~ ~ 5 Скоба дЬойная тртапчатаь !
r n - i - 1  11 2 qM  |! ~ -i

__ J _____J
[ Т ~ " Коромысло однореберное 1.___ L I

К -  7- 1C 1 153 L _ _ |
"  7 промежуточное тршаттт i

ШРТ-1217- i г 0,70 —
\.HG-3-6,

" Т Л г -----—------ 1
1______ Зажим натяжной mmoSou

Г _  i _______ M - 2 - 6 R г 1,15 ИляЯС-/20... I5u
___I--------------- !НБ- З- Ь г 5,82 „ Аля .

лс-т-гт
Мосса гирлянды без за ж и м а  1 поя 8 )  |1___1! Сн-уноз Z

ночл
к контр
ГИП
гл .с т
Рек, ip.
инженер

Ропенши
~АомоносоЬо
Фонт

Кррпод
ЗоицеВо

ш -0 3 -5 3 1 .8 9 -э п г
rĵ g ВРУ 35». 500нд для ройонод с загрязненной атмосферой 

J “ [Стадий Лист ~~
О РУ  Н О н О

Гирлянда изоляторов К Д Ц 'С  
^^■щшнотяхния одноцепноя т  иоух 
____' I npokodob сечением до 240 *т

РП 33
/шстоЬ

хгЗоюдное отделение 
Ленинград

Копир «а&га. формат 03



flf
ib

So
M'

3 Q'/ftl- С 78 70SC5O SJ ■*~ л * у ‘

Та дли и о  Выбора арматуры

Марко
лробедп

Марка
ш и н а

мает
золем.

Н£т!2у,йст!з1 MC-2W-I 2AS

ЯС 2Wi39____
яс2Щ‘Щйшвт

НАС- 2W-2 216 .

НАС-330-1 2.23
moolis, веззф 
нвЫ /зо
ЯС ШрЕЖЬСО^
PC3DG!bOM300le

НАрЗЗО-?
нас- т - 1 
НА с-300-I

2.25
2.56
269

Р1чСШЖ№!бЧ НАС-450-1 3.18
НШВ!5б
acsw/ftWMth ж - 500-1 285
й т ш ж т ю з НАС-60О-1 472
№550ПГ,Р.стП2

Марко
з$енв

нпиЖ
З&СНр

ЛР7-7/1?-2

ПР7-7/Ю-2

ЛРТ-7/21-2

0,9

096

И

Марка.
поз

Обозначение Наименование Коп
Мша
едке

Приме
чание

1 ТЭ З й - в - 10679-67 Изолятор ПСА 70-С □ 46 см. указ!

2 Сеоьеа
СРС-7-fd . 0.32

3 Узел крепленая гирлянды
К Г П -7 -3 f ОМ

4 Ушко дВухлапчатеутстмЫ

У2К-7-16 4 015
5 Скоба

ас-7 4  л 4 0.36
6 Коромысло дднооеберное

К2- 7- 1C J L ш

7 ЗВено пропет уточное '
трплопчотое переходное {

--------------*Г— ■ ■ “ т 
1

2 1 j }  Сметой

6 Затем наттнои прессче [тадлиц.У

пью i 1 2 i ! /
Мосса гирлянды дез поз.7.6 I I С п у т  2

1 Церпеш разработан на оси оВании каталога „Нэпляторы и арма
тура для воздушных пиний электропередачи, 1989г.

2 Количество изоАятороВ, дАину и  пассу гирлянды см- п а с т  Э П 2 -%

4 0 7 -0 3 -5 3 1 .8 9 -Э П 2
J В В У з В -З О й к д  Рая районов с загрязненной

атмосферой

ОРУ НОкВ
С^ади  ̂Лист

РП ьо
ТШ ж К

'шЬ Гор ленда изоляторов дезри -е \э  НЕРГПСЕТРПРОЕКТ), 
Ш&нагпятндя овнацегчт йля Жух [СеВероЭигюдн-осс/яжщ 

npotedoS сечением №мп*идалс& Ленинград 1

копир. Лнис] формат  АЗ



Крепление про Вада В сечениен >у2Ь0ннг

/2
7

*
П

=
?

Спей, и фи кои и я оборудован ия и материалов
марка,
саз. 1 .-7-! и  ооз н сучение Наименование Кил,

Косса
ед.'Кг

Приме
чание

1 Т У З ь и З -ГС 8 7 9 -8 7 Ц золеторЯ С Д УО -Е ; 1 КВ сн. и кои. с

— г
С Сесьза

\----
1

— CPC- 7 -/ 6__________: D jp _
—

3 Узел крепления гирлянды

КГП- 7-3 7■ 1 ОЛЬ
|

!

! U Никс еднопзпчетое и,колюче* I

1

i у/К-7- JS / о.вг
■77ОАьХеОрХ,
пгн-з-s :!----

1
!

Li_l Зажин псосержибсюичиелиа V I
7г-3-*2 I ' а

; а »
И- 2Р0' КС

ПГн-5-Ъ 1 < \ 5.5
иля I 
н-ас.ъс: {

Масса гир лянды  дез з а ж и н а  /поз. S ’
Г-..
! iс*. сказе ’

\

\

I  Ч е р те ж  р а з р а о о та ч  на основании налегло га., и ш * ящ р ы  и а р м а ту [
ра для воздуш ны х ли ни и  э л е к т р о н  epedawuj' /98?г, 1

с. Количество изоля т о р а  В,\. длину и массу гирлянды  см л и с т  Эр£~ Ь8.

4 0 7 - 0 3 - S 3 / .  8 9 - Э П В

ОРУ35-..500кВ для районов с  загрязненной ! 
с тм а о хе р о иh-ЗЧргTt$ Рпненскии tPL̂ -Л

й контр. Ломоносове uoin
О р у  h o k s

Стадия Ласт Листа? ■
сиг. Фомин ? ;Х--- ii-Ot-ЗЭ р п  Ъ5 jг‘ сне" Рирье : HZ
Вик. IP. Карпрр

Зсй^сВс
ре н т а ш i гирля.нсо изолятора* лсрЮ -В  

| ссбсержиёачоисая одчоиепная 
| для одного про Во до

кэнергдсеть п р о е к т"  |
Csfepa-Западное отделение | 

Ленинград f
инженер ооШ



5 :

§

з

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  м а т е р и а л о в

Марко,
005- Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед., кг и

#
1

/ ГУ 34-13-10879-87 изолятор ПСД 10- В □ 4,6 С* \jKQbC-

г [.е р ь г о
C P C -1-16 1 0,32

3 Ьзел крепления гирлянды
Н Г П - 7 - 3 1 0,44

ч У ш ко специальное
Ц С -7 -  16 1 152

s Замом поддерживающий глухой
т н - 5 - i 1 5 ,0

М осса  г и р л я н д ы ! I Ы укоз.2

1. Чертеж разрадотон но основании кат алога „  изолят оры и  
арматура для воздушных линий электропередачиц 1389/

2. Количество изоляторов, длину и  массу гирлянды см лист ЭПЗ &

U 6 7 - 0 3 ~ 5 3 !- 8 9 -Э П В

Ъоч. отд

—  ----------- —

Ромрн-кии ОРЗ 35... 500кВ для районов с загрязненной атмосферой
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a с?£

И. контр 
ГнП 

Гл. спец
Рок. ер.

ЛененосрЕс
_йфомин__

РЗрье
КараоСГ

наш
п т
п т

ОРУ НО к б
Стадия Лист Листа Ь

РП Зь

' W C K.Q&\ Гирлянда своя я тар ГЛ  ПСД 70- С 
j поддерживающая одноиепноя для

'ЭНЕРГрСЕГЬПРОЕКТ,
СрЗроо Зспосное отделениеинженер ЗайцеВа ЗсЪш/-

\aoyx проооаос сечением гчОггг и оолве ' Ленинград
Копио Ма?сг формат яз



<2
7 %

h--
e_

Спецификация оборудования и м атериалов
Парка,

паз
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Мает 
ед. к г

'Приме
чание

4 т у  3 P - > 3 - W 8 7 9 - e 7 Изолятор flC£W ~E □ 4 6 См укоз2

2 Сев  и г а ;
C F C - 7 - I 6 / 0.31

3 Узел крепления гирлянды

К Г П - 7 'З f о м

М а с с а  гирляндаг
г ~ .......7I ICMJKB3.2

!

1. Чертеж разработан на основании каталогаv Изоляторыиарматура | 
для воздушных ланий электропередачи, *989г  |

2  Количество изоляторов, длину и массу гирлянда! см. лист 3fj2~ Я  |
i

j
i!i
i

l!

— — = j  5 0 1 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - Э П 2  I
Нйш§. 
В ко time 
Ж  
Глспеи.

Ррменскид
АЪм.(2№&
Фомин
Яурье с » -

1 ОРУ 3 5 Вод к В для районов с загрязненной 
mti атмосферой (
тщ
ш я  О РУ  ИОкВ 
ш м  ......................

Стадий Лист ЛиатюВ j
РП 37 !

РУхгр Ко спи В гК Р ~ тщ Гирлянда изолятраоВ nw o-iЗНЕРГВЕЕТЬПРОЕКК
Себера-Западное стдтщ 

Ленинград ]
ИнженерЗащеВа Ъо**/- щтподдертВпющаа оАя пиоВески

} Высокочастотного загртггеля
копир, fltmtf формат ЯЗ



£

<3

[ирляндо пйтяжная сдноцелноя 
для одного npohodo сечением

до 240 ммА

Х ^  W 1
____ N J _ -  4

| о 1  а  шщ J  ;

s T
V VI vn

// у н /3 /5

С  мм\ 1 М  \ /397  j /397 j 1Б 5Н 1905_

L , m m\ U to  j 1618 ! i6W | 1612 2/26

\ ^ М  &  !

! 
^

1 
<vf 

1 
‘■о 52,4/ j 6/, В/ Щ  8 {

Гирлянда натяжно* одноцепчая для дЬих 
npohodob селением 185 мм2 и орлее

Yi V ; W
1

VH

fl, шт | 9 11 а I « !5
—------- ]— ------ -........ Н i— ...-Т "
£ , т  | 1143 1397 : 1331 1Б51 1305

L , м м 1 1507 |I 061 \ 1161 \ го!5j—  . № 9
массе J . _ ог 

гирлянды I "j , jq 55t 1S 55,16 1 64 ,3В 13,56

Гфлянда натяжноя одноцепно я 
для одного пооЬодс сечением №5м*ги

долее
\ с з ч

ш. W
....... . 1

V
1------------

V[ vn

Д, шт 9 и И 13 15

£, мм 1/63 /397 1391 165{ /905

L, мм /337 159/ /59/ m s 2099
Массе
гирлянды кг,91 52, Н 52,11 61,31 10,51

Гирл ян до поддержи доизшая одноцепная 
для одного проЬоЗа

X f j  йЧ iv V
j

yL
. .

" Х Г Л  
vn |

------------4 - -------
П, w w j_  8 10 ii /3 j is

E мм\ Ю16 1310 1391 /651 \ /905j------------
L, мм m 1386 1513 m i j 2021

д о д м к ] 38,18 97,38 5K38 61, /8 70,38

\ ±

Гирлянда натяжная одно ценно я 

для дЬих проЬодоЬ сечением до 240 мм г

Г х е з я !  -  
1 X  1 m
i Чч*

IV 1 й vn

Я, шт j 9

С мм i т з
\ л _ И 13 15

1 /397 /397 16511__ /905

j L ,mh\ M l \~П21 m i 1975 2229

\гишндь1 66 76 j 55,96 55,96 65,16 7  4,36

Гирлянда поддерживающая одноцепная
для дЬих проЬодоЬ сечением 240наиболее■ ' " " " -  "

ш IV V. У! * У«

! fl, шт 8 10 11 13 15

Е мм] Ю 1р 1270 1391 /65/ 1905

L ,mm\ /361 1616 1793 1997 2951

[ г д а Ы  н д а 53,28 51,88 67,08 16,28

Гирлянда -поддержиЬоющая для подЬески 
Ьысоночастотного заградителя

Х ^ з д
ш

Г "  I
i 5. \ V

; 1 
1 W
L— ------- н

vn

П шт' 6 J\ J °  \
11

1
13

г
15

£, мм \| 1016 \j /210 j 1391 1651 1905

L, мм 1132 m s 1513 1767 202!

маиа, n  at гишн84 31,50 кб, 16 51,36 60,56 69,16

— Ц01-03 -531д9-эпг—

—

—

ОРУ 35,., 506x6 для раионоо с загрязненной атмосферой j
Иач.онгь!
ТГ.нонтЬ.
гнп"

Роненснии
AqmohoedEq
Фомин

пт i ОРУ НО к В
Стадия

РП
Лист | ЛистоЬ i
ы  |

/л. спец. Лурье «т j Таблицы гаоаритоЬ 
| гирлянд итятроЬ Л£Д-106

-ЭНЕРГ0СЕ7Ы1Р0ЕбЦ 
Слое Do ■ Западное отделение. 

Ленинград ?'
Нопцр.#*го, формат Я£



П о я с н я ю щ а я  схе м а

т  i

i
1

i
|
i

i

f
II

i См. ёместе с л и с то м  ЭП2-Ы.
2. Сшииоёко и оборудование, изображенные пунктиромs / 

специф икации не у ч те н ы .
3. Размеры § скобках о тн о сятся  к варианту с железобе

тонными порталами
4 . На чертеж е условно изображен выключатель 5НТ-ВВ05.

ш -03 -5318 9 -эпг
Нач.отд.
Нкснта
Тип

Раменский
Ломоносова

« /"i ̂
-IC-itA-. '

У̂Мч
1^3! 0РЬ'55~$ОСк& аля районов сзогрязненной атносоерой

Фоним 1332. ■ Q Jil СРУНСкВ с применением 
аборуааёань я 150к3

Стадия Лист Листав
Г/s. слей,. Лчрье ..... <2Пн .1 C5.8I Р П  3 9Рук. гр. 
и * * В £ Е

Коогто$ ,1«■OS-М
Ъмщср.к <£одж»% • е,злч ОРУ пс схеме N  Н О - /3. 

Я ч е й к а  В Л .
'Э н е р го се тп ло е х т  
CeSepo- Западное отделение 

Ленинград
е р о р м а т:Я &Копира fa а: Полъс
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Шн
б.№

пй
дл

.У1
о8

ли
сь

 и
 д

ат
а 

Ш
за

пи
нб

М
теп

Парна.
поз.

Обозначение Наипенобание
Колс two Пасса.

ед,кг Примечание
ЯЧ
л

ъ .
х г

i 407'0Э-43?.в8 •эпь  4 2 Выключатель b f l t -ггйб
с приводом ППрИ 3 3

й 407 -0 3 -5Ц 8 3 -э п г -н ,<2 [рансрорпатор тона
W in  -1505 -У1 6 б
Разъединитель трех полюс-
ный с приводам

3 W -О Ь 'Ш  88 5ПЗ-7.8 PI\b4'2Z0lW00y.1 г
РИЗ -г-гго1!вооу1 1 2

Разъединитель однапо-
люсныи г приводом

5 РИЗ -i-SSOjWOOyi г 2
б рцз -г -zzu lu w o m / /

Разрядник
7 4 0 7 -0 -Ш М -Э Т И  М . .37 Р5ПГ - ИОп 2 3

______ РЬС-НОП
0

~8 .{ЯЧ-ОЪ'ЬЫЬЗЭПЪ'Ц Опора шинная Ш Н506У1 б б
___ Ш - р з - т м  эпъ-гв.27 Заградитель дысокочпс-

— татный 63 -Г }~0.05У{ 3 -
{0 M h P i S X M  -ЗПЧ - 6,7 конденсатор сбязи СНП6~

_______ И оНз-ЬМРШЪЪ-103-Ш1 3 -

Фильтр присоединения ФПМ 3 _

tlnp§Jofkpu нат т ия, шон 3 _

Разъединитель однополюс•
ный Р50 -{о/Уоо 3 -

_л__ 2ирлянда изоляторов 
поддерт&атая для под
лесий дЧ заградителя
□*ЛГ70-Д ( П хПСДГО-е) 3 .

Гирщда изоляторов нотяж-
НОЯ П*ЛС70'Д(П*ПСД70-Е) 3 /2

Zj l Z Залип аппаратный прес-
— - н / т ы й Л Ш -C I l- п Q ____

Зажим опфетбитрьнш
____ _ прессуемый ОЛ Т ~ Т  1 У Т —
_ _ / У _ Про бод сталеалюпиниебый --------— ---1

г в с г е з э -м .я с -С З W ? м
I I P Распорка дистанционная

т -о ь -ь ы м  эп2
Ш т д_
Нионтр

Ропенсииц
Jcmmofa

ф^АII.0SMй.ОН.МОРУ35 воокь для районов с загрязненной атмосферой
ti.0fr.i9ОРУ ноиВ с применением 

оборудования \50кЬ
Ы щ  ШШ_ JHcnioF 

Р/1 4!
run Фомин
Слепец,
РШ£.ЁШЁ

ism ,_Карпао ■Л?~
'W*

ШЯЭ
п.вв.м
Ш13ЛопошсЩ Спецификация оборщЫония и 

патериат к литым ЭП5 -39/а
ТШ м Ш ррт г  
тро Западное отделение 

Ленинград



НС
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о
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В-из соек Г  0 0  Н О Ж  Н U  К С  МЦ

В-из стоек, установленных о 
Со еслепые ко тлей тны

На и*-е -* знание к
*
О

O'
« 0

Ссорен е железобетонные элементы _ 7иг ] Отметка Злу бимс 
Задел пи

h
£ Л* "7

ПримечаниеОпора иста-' а В. щи вas мо вс 
электро технического

00 С Су Scion ил
Мерка

элемента
Чел
не

узел

Массе
ЭЛ-70, 

кг

СВъем, лг з Закреплений
5л*

типе 8С 20 
грунта

Верха
стойки
сбои

Одного 
ЭЛ-та Sc era

ОТ* НОУ- t
КорВТКСЗСг~1Ь!Ка7$Аэ
кз- ftas-yf

-------- а
Й СИ 35-39 1 750- 0,3 0,3 С 2:550 3SS0

6 сон чч-гэ 
9° 8 8

1
f

Л  75 __
з о о

019
0,12

0,31 п г. s so
!660

8 ВОН 32-33 1 I 575 5:23 0,18 ■к -450-П 2.650 2550

ОТ-НОУ-2
Отделитель .

oo-uosUooovt

Й CHS5-39
1

3 II 0,5 0,9 С 2.603 5.900

о СОН 44-28* 3 4.5 0,1$ 0,93 П 2,500
® & s 3 300 0,12 19Ю

S СОН ЧУ-29 з 415 0,19 0,57 К-450-Л 2,500 /8оо

от-ноу-з Разъединитель 
РАЗ-но £

Й

ь

С Н 55-39 2 750 0,3 56 С 2,600 3900
СОН ни-23 л

С 5  7 В 0,23 0,7 п 2.600
?8,8 2 300 0J2 19/0

е СОН ЧЧ-29 о 515 0,23 0,46 K-4SQ-G 2.600 1800

от-иоу-ч Разъединитель
°АЗ - НО Ь

Я СИ 65-33 2 7S0 о,з 0,6 * 2.600 3900
в сон чу.23 2 4̂ 5 0,19 0,61 /7 г, боа

‘P S ,8 2 Зоо 0,12 1310
в СОН 44'29 г 475 0,19 0,55 К-Ч50-П 2,600 1600

07-110 у -5
Разъединитель 

РАЗ-2-но/юзо ух / 1 1

я ОН 65-33 1 ISO . 0,3 __ 

с, <9
0,3
Л 2 i

Q 2.600 3 900

в 00НЧЧ-23 1 41$ л 2,600
Ф.8,8 1 зоо блг

и «2«'

л ч е
1970

СОН ЧЧ-23 1 415 0М8 K-4S0-6 2,500 1800

} т i

РС7-03-5И.е9-мпг
1 Нач.лЭ ~ С‘19 некий / ; ? ' +S—у Таблица Варианта о 

желез обе тонных 
элемента# опор лсд  
од ору до £ а ни е

Crocus Лист {Листsi ‘
\Н. <знт* Со и-С к у -<Г v rim ■ ОГ. 1 I "в___ !\rs-c~o Kcisrrei - £ - ,v.y зне^госетопроектСыёро-эсподнее отделениеI Ленинград |
ркпгн Кигсан:£о Л:/_/ ?
Ул.с/чж. -ТоннасЛЫ&кЪ \и Л /Я

р О р м е тЯ З
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3а

м.
L C i

П UU V fW  “  5О HU £
y c T c & s i s i u  Всерого  
эле* тсс. те/у с  несло го  

оВсруЗоианиЯ ва
р

и
а

н
т С  о с о б ы е  л с е х е з с с е ^ с ч ч э / е  з л е  м е н т ы Ти п

З а к р е п л е н и я

З л я

типоёого
г р у н т а

0 тме тха | 2л у 5и н о  

§ е р х  а {3  ад елки
с т о и к и  | h 
Сбей I ё нм

I
.  I

п р и м е ч а н и е  \
I
!

£«оОО

i
One с о У. а р  т с

зле н е *  тс

Кол. 1 Час с а 0 5 Ы ” , м 3
н а

узел
эл - тс

4ГГ
05 нс го 
зл- та В с е г о

C 7 -tfoy -S
Тс и тр а н о . х ор  ма тао о 

тока 7ФЗМ- 1505- ТУТ
/L  г  л

л
CH3C-39 9 690 0,36 T9 и г 4.8СС ! 3200 ;

5 СОН 75-39 9 850 0,39
/.ЗУ П 4.800

--------------------------------------- 1
j

^  8,8 9 300 0.12 23Ю I
.......“ ■■■*" 1 ' 11 ■■ {----------------------- —------— ------—— 1— 5 СОН 78-39 н 850 о.зн А 36 К- 490 - S 4. В 00 \ 2800

------------------------------- i
Ij

j шесть Tp GHCCDOp >40 т о р о ё  

О Т -НО 9 -J j тпк'ч тСЭЯм-/УЛЯ./и/

п с н е с -з з 9 890 о;Зб Т.99 С
........................ -I

Н 800 5200
--------------------------------------- j

5 СОн 75-39 9 850 0,39
А 89 п у. 800 i

'н -.В .С Л а? 8 ,8 ч зоо 0,12 2910

8 СОч 15-39 Ч 850 0,39 1,38 X -450-5 4.800___ 2800 ....................... ...... ...... ....— ...^

от-no y - 8
14 и ч чая опора

ш о -п оВ -ухл т

А сн ез -зэ 1 750 0,2 0,2 С 2.550 2850 i

О
сон 94-25 / ч75 0,19

0,31 п
2,55 С i________________________i

<Р 3,3 1 300 0,12 1560

3 СОН 52-39 1 575 0,23 0,23 к -450-л 2,650 2550 1
j

l— ---------------------------_ _ j

О Т - 1 /0 9 -9
й5 е  ш инные ащлы  

Ш О -П О £ -  УХЛ1

р ОН 55-39 // 750 0.3 0,3 С 2.500 3900 I !

в
СОН пн-S3 1 975 OJS о,зт п

2.600 1 » | !

/з/а  | ;9  е .е 1

1

300 0.12

3 СОН ч ч -29 НТВ 0J9 0,19 Х -450 -n 2 500 /800
i

ОТ- Н О У -10 

07-1104-11

Три ш инные ипоры  

ШО-U C S • УХЛ/

л 1 СИ 55-39 2 \ 750 0,3 0.6 С 2.6.00 3900
г

S
сон н и -  29 2 и та 0,19

0,62 Л7 2 600 ;

& в. 8 2 300 0,12 1910 i

- J

3 СОН VV- 29 2 415 0J9 0.38 Х -Ч50 -Л  . 2.500 1800 :

от-non-is 
от-поу- 1 3  

от-поучч

KoHoSHcerrop ъёязи  

Ch ip s  В - п о /^5

А ОН 55-39 ; 7 50 0,3 0,3 С 2 .6 0 0 2700

5 СОН 52-39 4 575 о г з '
0,35 п

2 .8 0 0 . j

а? а .в 1 зоо 0,11 2S/0 ------------------------------------------------------------------------------

5 СОН 52-39 1 575 о,гз 0,23 к -  н S O - п 2,800 2900
>

П
i

...i

Лист
907-os-S3 f. ез-нглг г

Формат Я3



L c u u u e  у к а з а н и я

о
ча

1. Конструкции опор под оборудование разработаны д л я  еле -
Л D 'ОугСщих челооии п р и м е н е н и я :

U  Расчетная ~зкперстчрс н а р уж но го  воздуха по наиболее

холодней пятидневке не ниже минус чо9с.
1,2. Нормативное З н а ч е н и е  ветрового да в ле н и я  принято по 

ПчЗ/иЗд. SJ ОЛЯ ш ветрового р а д о н а  паи ловтоояемоегч 
/с а з  в /соте— Of sc г  л ?  ('ВС.г~с ~ 2/

Г.з. Максимальная нормативная талики на стенки гололеда 
принята равной С-20 мм, чте соответствует 'Ррайону пс 
гололеду при певтоояемости /раз в /О ле т псЛУЗ(изд.б)

1.4. ВоинТй; в основаниях непучинистые Со следу.^^ц^ми
х а р а к те р и с ти к а м и

'f  Овили 0, «В ред; С *2кГТо ( о, ОЗпгс/см  2)
Е - 14. 7 МПа [ТВ О к ГС/СМ г) ;  JO - $ т/^ 3

1,5 Зрунтовые водь.’ отсутству ю т  
f.S Рельеф  те р р и то р и и  С покойны й

а  Сейсмичность Района сгоителос^я не §ьш.е Б оалпоёпо
шкал е гост £2ч9 - 52

Iе!

2 Конструкции не рассчитаны на применение в районах  

вечной мерзлоты, на пучинистых и по осадочных грунтах атак- 
УЛ на площедкех, то о вер женчь/х оползням и карстам 

б Относительная отметка планировки о.ооо на чертежах 
соответствует абсолютным отметкам, указанным на генплане 
подстанции.

И\^>

See опорьл выполнены в следующих вариантах: 

pi. U3 сборных железобетонных сваи типа Сн, погружаемых 
в грунт при помищч о и дровдовливоющелс агрегата

5.2. U3 обо оных железобетонных стоек типа Сон, заделанных 
i  сручдамен'ь; стаканного типа марки ро у у

5.3. бз сборных железобетонных стоек типа сон, у стан сё* 
ливаемых в сверленые котлованы на щебеночную по
д у ш к у  с после дую щ им  заполнением и уплотнением

^  *Рб Г/*03ерниС7Ым лесном или МСчОЛиТНЫМ бетоном , 
у  JHw езо ^ онне/р сваи и стойки имею т  металлические сголсб 

ки для крепления к ним металлических элементов (м орок  м э I  

предназначенных для монтажа электротехнического оборудования. 
S, кр  ̂п лен е» металлических элементов п опоре производится  

на сворке.
7. оЛвктроды  для  сварных ш в о в  типа 3 чгя  гост 9467- 75 
5, ,ипь/ и ко ,е ты  сварных ш в о в  оговорены на чертежах.

9. металл и чес кие элементе-1 и выступаю щ ие на поверхность за к 

ладные детали до лж н ы  б ы ь  за щ и щ е н ы  ла кокьа ссчны м и ма

териалами, определяемыми по снип г 03. //-85 в  соответствии с 

кон кретны м и условиям и загрязнения воздуш ной среды в  райо

не строительства.

/0. S районах стосительС~во с расчетной температурой н а р уж н о 

го воздуха не ниже минус для стольных к о н с тр у к ц и й  сле 
д у е т  пр и м енять  поокатную  углеродистую  сталь В С ^Зп с6  
ту 1 4 -1 -3 0 2 3 -8 0 .

и. Ж елезобетонные элементы в  ча сти  обеспече ния необходи

мой морозостойкостью U водснепроницоеностью в  зависимости ОТ 

конкретных условий строительной площ адки долж ны  отвечать 
требованиям, предъявляем ы м  к  изделиям соответствую щ ей  
технической до к ум е н та ц и е й , но которой они изготовляю тся.

/2. в случае соответствия при н яты х типовых исходны х до н н ы х  

конкретным усло в и ям ; п р и в я з к а  типовы х ч е р те ж е й  б у д е т  

З а к лю ч а ться  то ль к о  в  уточ нени и  типа з а к р е п л е н и я  опары  
в  грунте, определяем ого по р а б о т е  б, 5 o z s -/ s 3  выл. о

501-03-531.89  ̂МП 2
л  и  с.

3

ы о о м а тЯ З
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Спецификация стольных элементов на опору ОТ- 1109
Марио, 
' поз.

Стайка

ч 7

------ v -p jv  {.ОТДО
П  ~й й ;

f P ^ T s

г ш 2000 Стойко у *  
~С5ая

\ 5

№ ы№  
« /  ■

| i
r - V

О б о з н а ч е н и е

Зчог sJ53_1: m c h :  oj8

___________
- 0 9 5

0 7 9

Наименование

Сборочные единицы 

изделие мэ 85 _
То же м э -  31

Кол

5  I K Q l-Q 3 -5 3 i8 9 -H C 2 .H 4

М Э-131
м з - п о

М Э  ~ 3 3 5

Масса 
еа кг

10 ,9

31

5 3

I ь » НСВ-Н'Е м э -г з о

Л е т а л и

ГОСТ 8290-72 ‘

___ б  9 3 0 0  _

Ут о к  7 5 *75 *6 - Г 0 СТ 85С '9  86

С7 /200
£--320

15

0 ,8

36,3

8 , 3

2 ,г

П р и м е 
чание

Оёз » 
чертежа)

Ш .... 1

черте. iKQ\

то /не

fjc то но Сну мором МЭ~91 и М Э -137 см электротех
нические чертежи.

См Смеете с л. 8

Нач. ото
И. копта
ГНП

ТИП стр 
Тл. спец
Cm инт.

Раменский
.оцю к
Фомин
кШолеЕ
НирсинойЬ
ПонкрагыЩ&Сщ7г

ж ; . UosH
на а
Н.сШ
?ша,

чо7- о з -е л  89 - не е
цйРУ 35,. 500кВ для района Е с  загрязненной атмосферой 

Отделитель 0 £ -Н О В / Ш О У ! Аист
РП

Л и  с то й

Схема р а сп о л о ж е н и я  г 1 ЭЧЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Элементой ко н с т р и н о и й  lebebo Западное отделение 
НС опоре ОТ мО !/М2 Г Мен и мера о

Копир формат ИЗ
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Спецификация стальных элементоЬ на опору О Т -1109-3
М ориа,

поз. О б о з н а ч е н и е Н о и м е н о Ь о н и е Кол.
Масса 
ед. кг

П р и м е 
чание

1
С оооочны е е д и н и ц ы

/ 407-03 - 53!. 8 9 -КС2. И -1 И з д е л и е  М Э - 232 г 59,4
г 3 .401. э - 1 5 3 .1 - к с н -о г г То ж е  М Э - 104 1 10
3 4 0 1 -0 3 -  531 8 9 - кс г . М -г \ п М Э - 244 1 7

[
!

Л е т а л и

ч Ш Веллер 10-гост в ш  72*
£-1040 ч 8,3 без

чертежа

См. Вместе с л , в

Ш - 0 3 - S 3 / .  8 9 -  К С  z
-

DP9Зь,.500к5 для раионоВ с загрязненной атмосферойИоч отд Романский Ш Б
И. контр. Соцюк 2, Разъединитель РДЗ-110 6 

с при do Зам П Р -У 1
Ставая Аист Jfoemot

ГНП Фомин ?(.&%
РП чГНПстр КоЬолеб

Га. спер 
Cm. инж

Нирсонобо Лж у МММ Схеме расположения , 
Элементов конструкции  

нс опоре от- п о з -3
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

беаеро Запавпае отделение
Ленинград

Ъонкрспьеии Тс :~Мi.
Копир }U,A формат ЯЗ
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й п е ц и ш и к а ц и я  с т а л ь н ы х  э л е м е н т о в  н а  опору О Т - Н О У - 4

М а р к а ,
поз. Обозначение 1 Наименование \Нол\ ер}НГ.

J ■ 1

бри п е  - 
чание

I С борочны е е д и н и ц ы  1 |
i m - Q 3 -5 3 l .8 S - K C i И - С  изделие НЭ-гзг i 2 | 59,4.
г злогз-кзл-ксн-ш г  ! То т е  н э - 1 0 Н  j /  j 70
3 -те 1 * м э - 8 6  \ г  6 ,6
У ш-оз-ss/ вз-хсг.н-з « м э  Mg У Щ 1
5 -ксгн-г- * м э -  л / г  ; i , s

, 1 !.. _i__
1

Летали  ! j |
в 'М е л л е р  Ю-гост в ы  о- зг *  | !

! Е ' Ш  | У \ 8 /3  j чертежа
7 Уток 15* 75*6 ГОСТ 8503 & \ | |

8= т о и  ' г. Q ' оез 
4  \ о , У \ чертежа

г - г
т  ш-*-* 7  * н

С м  в м е с т е  с  а 8

Нач. от 6 
И. контр
ГНП
ГНПстр
Гл. спец
Cm инк

Роменснии
Сацюн
Фомин
КоЕалШ
НирсоноЗа
flQHHQDTbBi

М а л

>&»«■.

Ш - 0 3 - 5 3 !  8 9  h С Е

>,r^JP3j5...500*3 для районов с загрязненной атмосферой

тЩЩ Разъединитель РДЗЧЮБ 
с приводом ПД-бУ!

Стадий Лист ftucniob

Р П  j 7

Схема расположения 
щ $ о> толе ментоР конструкции

I НО опоре D T - H D O - y
ЗНЕРГОСЕТЬЩЕНТ!

Cebepo Западное отделение] 
Ленинград_____|

НдПир Формат ЯЗ
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См Смеете с л- ?
-------1-------------------------------------------------------

8 9 - К С  г4 0 7 - 0 3 - 5 3 /.

___ J/7W ?5" нРь Йая ьпчпып$ г зпр/ioзнойной атмосферойНоч- omd Романский ĵij"yjĵ ' 7 /̂/л fJUdUnUU L JuCfJ/fi
Н> контрЧ Ш Щ 71 Щ  Разъединитель РДЗ-f W B Стадия Лист ЛистоЬ
ГИП Фомин £ придадим ПД ~ 5У\ Р П  8ГИПстр. Наболей /■Pjf /? ... .„
Га. спец йирсоноЬа Схема расположения зленентой ЗНЕРГйСЕТЬПРйЕКТ

CehepD-ЗалпЗное отделение 
Ленинград

с/п.аШСЛбнкротьёШ Ъ!гщ ночетринций но Опоре
1 ОТ- HQO-H . Узлы I ... /р
Копир {роргют /7 5
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1

С пециф икация  ; т а -ых э ле м е н та  о но опору О Т - ч/ОУ-8

Марка,
паз. Обозначение Мои мепсёание Кол.

масса 
её кг

Приме-
чание

Слои очные еда н и и о!

/ 5,4079-/53.7-КСЬ’-00г- ОТ -изделие М Э-/5 г 23.9
? -о г о То ж е мэ-100 г 5./

й е та л и

Ъ Шёеллео /С-ГОСТ8240-12*

e=w so 4 9 /
~T7Fi
чертежа

1

4 0 7 - 0 3 - 5 3 1 8 9 - К  C 2

и тс35...500к5- dipройомоёсзсгрязк емкой отнаярероиНоч.отд\ Роненскии ?з:?ъ
Нкснтр]. Сацюк :7 С5П Таи тр а н  срорнотора т о -  

ко ТФЗН- /505-/У/?/7=5,О*)
Стадия Лист Лчстоё

ГОП 1 CSC HUK v:;;u
РП /0ГОП сгтгр | На Силе С МыМ ’f.cSJj

Га . спец .1К ирсанаёа 7>: HJ. ~ UHii Сосен а  расположения еле- 
ментаё конструкций нР 
олове ОТ- f/О у-6

э н е р го с е ть  п р о е к т 1

Се&рс-Западное стдетениь 
Ленинград

Cm цнжлПаккратый l*JS$
ТГ

Копиро&зл: Поль с ф о р м а т : Д $
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С п е ц  и  со и к а й , и  я  с т а л ь н ы х  э л е м е н т о ё  н а  О п о р у  О Т -  // & & - 7

Мелка, . 
паз. Обозначение Н с и  нечЪ£иное K ef

наоса 
еа.г кг

Приме
чание

Обо паяные единицы

/ 3. 4079- fSJ 7- « с и -  0CS-O4 изделие. M id-id 4 5 8 .3
2 -о г о Тс ж е  м э ч с о г S. /iI

Д  с т а л и

Ъ и: Semes /О -гестяг^о -тг*

Р--го*о я 17.5 бед
ч.еттежа



СО

4

^ S L

Г0С15Щ-30-НЩХ
N1

2 . 8 W

- 4 - ^
_ J 2.650

п !*— **
^*0* .------

7 , . ■ " i \  2

\  Стойка
Свая

105\ W5

___________________________________________________ ____________ l t :

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а р ш и м  э л е м е н т о в  н а  о п о р у  о т - н о у - 6

марка,
поз. Обозначение Наименование Кап. Мосса

ед.кг
Приме

чание

^ Ч п -ю ^ з ш -х с г Т н

Сборочные единицы

Изделие н э - 233 2 42

Л е т а л и

2 Уголок 15*15*6 гоаш зб
U 2 5 D 2 *7

~Тгз
чертеха

г т
>к

{Z M P

\СОС Т5254'8{РТ1~Д6
w —

нау огтрр.Уопенгми

r a n
ГИПстр

И. ш щ  Спот к
Фомин
щ

2ра.

^ 0 7 - 0 3 - 5 3 1 . 8 9 -  К С 2

ВРУ 35...5!ЮкВ для районобс загрязне/таи атпошраи
Шинная опора 
шо- н о в - у Х Л 1

Стиия

Схема расположения - 
элементов конструкции 
но опррЕ 01- 1W У ~б______

РП
Л йог

я
ЛистоВ

УН ЕР ГDC tlaflPDEK! 
Себерп-Зснадте emd&mit 

Ленинград '
копир, finudj ф о рм а т ЛЗ
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Специаикоция стальных элепентоб на опору от-но У-9
Мерка,

лоъ.
Обозначение Наименование Кал, Cipca) 

ев кг
Приме

чание

С сопочные единицы
4 3407 9-1531- КСИ- 048 Изделие нэ-мо 2 392

Д е т а л и

2 Уголок 75*75*6 ГОСТ 8 509 8L
£-250 1 а ~ ш  'черт ела

*5

е

*

ф
30 80

I 2 .Ш
' ....

2.800

2 ,■

jJL  'iL, 2 600
.i g ^ r = ^ ^  “

Стоика /
Сбоя

. 125
X Л ', Г0С Т5№ М ТШ

* 2  № Т 5 2 6 Ш -ш Ж -'
к I

, н г
\ V l

N4

. №  JU S.

m - 0 3 - 5 3 f . 8 9 ~ K C 2

-~$РУ35.-Ь0В*5 для рои о по S с загрязнен ной am чосФерсд
НИЩ А -7

Абе шинные опоры 
ШО-Г/Мб-УХЛТ

СтаОЫ О асл\ Листов

щщСхсм о расположения. 
гшиЭЛСментОа конструкции но опоре от- о О У-у

Л/ятфГ

■ т \ ° 1
ЗНЕРГОСЕТЬПРСт
ceSepe ЗсмОтерт&лпчА Ленине асе s

КОПар fitiudf фермат P j
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С п е ц и ф и к а ц и я  С т а л и н ы х , э л е м е н т о в  н а  о п о р у  О Т - Н О У - Ю

so so

Парка.
ПОЗ О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ко* Майи 

ед .кг
1 Приме

чание

Со иро ч и ы е сди ни и я

т ~ 3.407.9- I53.7-KCH002-V9 И  заелие МЭ - *6 2 747

Л е т а л и

2 НеоАОК 75*75*6-Г0Ш5О9&
Н  250 4 17 оез

чертежа

' /

/ 7 7
х 7 <

гостш -ёо-нтУ'
\0CT52649D- Т1-&6 

# 2
N 1

W
N

W j W5

4̂

\  2

7  Стойко 
Сбоя ----------- — —

Нечто POMSHZKOi'А ■
Н конто.ХСацтк ,Я>< / -CCS"? а
ТцП Фомин г ЫуЩ
\ГИП игр КоВпаво
Тл. спей. КиотноВр i9S~. d
Ст. и т . Втшпьеоа MM 8

407-03-53Ш -К С 2
ОРУ35... 500кВ Рая районов с загрязненной атмосферой

АистоР/При шинные опоры 
ШО- ПОЬ- У Х/ и

Стадий Лист

Схема располотения  . 
~ ’ гм ентоВ к о нет руки. " 

7 опоре 07- и о у -  4Q

РП /4

Ш о о З и ГЯ ШРОЕ^
' Пенин'/Вад

копир fltflttf tpopnum яз
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Специсри кацня с т е л ь н ы х  э л е м е н те #  с с о р у  G T -H Q y -f f

Марка,

поз. 0 5 с зн а н е ч и е Hji. ’.не нс sc нее Кс.; сс <г
Ън*е-
>'снее

Осе сенные ебинысы

/ W 7-0 3 -5 3 1 8 9-ХС г. и -  3 и г е  е ле е  - Э  -? ч  9 Р ВОЛ

~ 'em е л  и

г у SC.ICK 73*75*€->Г0С7£5С9-85

Е -250 ч 17
е?з

чер’гехз
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( поз- 3  условна не пока зо н а ) Спецификация стальных элементов на опору QT- 1105-/2

о'

Р

О о о зн а ч е н и е  Н аи м ен ован ие
\Массо \ Приме -  

Нол \ед. кг j чание
| Сборочные единицы ! !

__/___

г
з ш . з - т л - к с и - т з - о ^ и з д е л и е  мэ- 6/ г 5 ,9  \

' D /8'0f \ То т е нкэ- 86 / 5 ,6  !
-О М  I " М Э - 223 /  j % в  j

н 001-03-53! 89- НСе. И- /  | " М Э -2 3 9 /  \ г , г  I
5 То те t> М Э ~ г3 8 /  1 5 , 5  1

! I
| Л е т а л и

6 !дголок 75*?5*6~Г0С785098<Sj
1 £  -500 г 3 ,4 —

чертежаГ --------------------------------
I ; I

См. Имеете с л. 17

L___1
___  /,т ~ п з -  с ы  Q Q ~ к г ?
_ □ ____________^ ц ' ц " ~ ' • ■

j про э г  й пР и И  Я л О п п ч п и п Т  Г  Z]-l?h23HSiLJunj'j п т н п г г Ь о П п П
Ноч. отд- Роменсхии л *0ч, OUL но Оля роаоноо с загрязненной атпмоссрерои
ff. контр'1 Сацюк ям »1 Кон йен сото п связи Стадия Лист Лист op

Г И П Фомин Н е й  Я  смп Б  5 - П О  IV 3 ' С М П б - П О Л Т з н
Р П 16гнпапр. Ко бале В ' Ъ С ??Э5Ц *  С М 5 8 - H O ! V T

Га . с nek Карсона до &tfk Схема расположения Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е К Т
1'sbepo-Западное отделение 

Ленинград
C m . u m .

№1

* Ъ \ Ш к ?9*Щ элементов конструкции
1 но опоре o r -по  i f - 12
Копир. фермат ЯЗ
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Спецификация стальных элементов на опора ОТ- //Он- f-3
Марка,

/703. Обозначение h  синено бание <Q/f,
Масса 
д ?  кг

Трине.
ноние

Сбооонпь/е единицу
/ J .4079-/53.7-KCU- 009-05 аз белое НЭ-6< Р SA
£ —Q'8-ZH Те лхе мэ-88 / as
X ~С9Ь аэ-ггъ / м9
4 чСЪ0ъ-5Н89- ксги-1 чэ-бз? 1 г г I

О  е тала
сголск 75*75*8-П0СТ&539-8$ *

_________________ S’ SQO ■ г 3AV ~без
незтелссН

б - i

W - 0 3 - S 3 f . 8 9 - K C ?

$РУЗо...5$€к£ для районов с  загрязнен над атноарерпиНан а т о Роменсш 4os%
И.контр Сойм к с-&\ His.fi Конденсатор сёязи 

СИ П Б В -а й /гЗ ; С МП в -н о  fib  + 
*СН53-Н0!е3 без иетСНОеки ШОН

Стадия Лист Чистой
run Фомин -2UCL.— Р П / 5  |§ 1 Ксёалед К35.Р
Гп.спеи KuDcaHoSa WSJfl Схема, расположения еле-

мен/тю§ конструкций на  
опоре О Т - НОУ- /3

„ЭНеРдОСеНаПРООКЮ
Седеро-ЗаладНоетделемиь

Лгнингоад
Сгмнж. ПйнквстьёЬ ?№ * f s d

KonupaSa/t. Поль с Формат-. НЗ
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Спецификация стальных элементов но опору ОТ-НОУ-№
1 Мирна, 
| поз Обозначение Наименование

П рим е -

! 1 Сборочные единииы ! i
У 3-401 М - i S S . l ' Н СН -Ш З -05\ изделие МЭ~ 6/  ! 2 ! 5,й\
г -018-0!; То же МЭ-86 Н  4 5 !
3 т-оз-53!.83-мсг.и- / J _* мэ-гзв  ч / Г Ь 5 \

н с гн - 1 \  * н э -гзэ х г г !
\

_ . . . _ _  i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

h. - ■—?--- -—|

i i Метали
Г 5 1 Ш аок 75* 75*6- ГОСТ 8509-86 \ !
1______ 1 £-ЛЯ? г ^  7~1 Ш  л v Чертежа

; ____ 1______ ,

См Смеете с  л . У7

ш - 03-531. 8 3 -Н С 2
t
'$P{j35-5DQкЬ  для ройонод с  загрязненной атмосферойНач. отд Раменские

И конщр С оикщ Х 7 '.' ; ^ Нпкйанг'пTinh гкячн РМПНН-НП ЬД Стадия! Аист ЛистоЬ
ГИП Фомин *< ; и смп6-НСщ + е м б в - н о ш  ‘ 

! без уст ановки  Ф пм РП /9гип стр. К овалев
Гл. слрц. 
Cm инж

Кирсанова 'Л'1"/?*/- p re p 1 Схема р а сп о л о ж е н и я  
! элем ент ов ' к о н с т р у к ц и и  
1 но опаре 07~ Н О З- Ik  '

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕНТ
Сеэеро - Западное ртде/тл 

Ленинград
Шнкрщь£й1р # о Ц *

Honup JLfa. формат кд



£

•ca

rS

6omS w 49* М Э - 7 3 2 М Э - 2 3 3
2 am6  ф 0.5

3 3  in

чо m 1900 jo e ^  
' tfW

1900 : WF\ 90 j, /2 ^  160 j. i20„
\ ____ m  .

42 42■f-v V- У

:с ш :

А/Э- 235
5 Q fjijj Ф 19

>53 bf

1 Z
2 /

р : д _  г ц

2twS. 0 IQ
М Э  -  23 4

s  n

928 bPSl 300 L
\Г0С75Щ-8о-Н1-А6

tH

к Dm 6. 0 W М Э- 23 d

•V
±

____ \__
1

V ^и_______ и *<5 ^

\  |о“ »iA jq ;__t.
300

Марко
Моего,

кг

МЭ-232 59Л
_  П 9 - 233 А 2

МЭ -  234 4 3
М Э -235 /б
МЭ-  238 5,6
М Э-239 Z2

\ Г Ч

Поз, Наиме ноЁание К од.
Обозначение | 
документа

М Э -2 3 2
- .Ш еллер W -ro U 8240-72

/= Mid 0; 594к/ 1
М Э - 233

ш ёеллери -гоа8240-72*
Е=4оо; 4.2кг /

М Э -234
- Швеллер 76- ГОО8240-72*

М  ЗВО, 4.3 кг {

4
М д -2 3 5

Швеллер76- ГОСТ8240-72'
h  70S 5; /4.8 кг (

2 волоса 6*80-Г0С7 /03-76*
ш о: обкг 2

М Э-238
3 Згй№К58*ЬВ*5-Г0С1ё509'Вб

е~ SSO, 2.1кг 2
4 То же Г  34о, !.3кг 1

М Э -2 3 9
5 У г а т  5onsets-roc tssos-86

(6  кг f

6 Логоса6*50-г о п  т -7 6 *
£~ /26; 0.3кг 2

\rensm-tt-rt&6
3BD

N.кош А Сарюк_ ;‘-а . _

нац.пщ Рвменит У.&.Ц
чйПст$Шал€Ё ътш
1л. СП tin KvDCDHOdS УуЛ'Эк. ~УбвЙV-cftTг

407-03-53189-KC2 M~1
Изделие мэ 

(ПЭ-232- Л1Э-235 
МЭ-236, НЭ-239)

Стадо* папа Магшгпа

РП
с/ч
табл 1:10 ‘

енинграЬ
копир. Я*ш$ формат ЯЪ



П Э -  242«'О

<4

is

3 „  1<Н "О,

, ~ 1 п  :- r j

А у "1 T J j □ 1
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VгД’ Г' ~1
2JW * 468

_ 2̂  3 Г0П52бВ8П-ТШ

- ' а У  'Г | /  А
= f \ - -

- 2 U T  -Гу, '• i
'■' > \ , i \ —6 / ^ ’- 2W > ГОСТЬЕ  8D-H1&6

± J
Поз 4

2хЛ5Щ о

7£Г

|

М Э - 2 4 4

зо 8 зо
in  пи'£ .0 0 .5

J -« n -V—
______1___
----

ZAP
—ьь.̂ 

^ ;

/  ‘ si. /  > / 35В 5й
] f
г------- т f

6
/~

Ш+-

Г0СТ526К#ВТЗ-&б/

- / 4 *

25,

М Э ~  240

2 Dm В  фаз
‘\

К  Epp =J
d  I s3 |з2

i m
1 L*
9Г7

М Э -241

2omS. Фд

jSf______ ĵ 2 5
SOB__________________

М а р ка
Масса.

к г
M S-24D о.б
М Э  -241 19
№ 3 -2 4 2 9.8
М Э -2 4 4 1

Лоз Н а и м с н о ё а н и о К ол.
ОВозначсоиЕ 
В оку пвн т а

М Э - 240
- Уголок 15х 75* 6 ~ ГОП 660385

7 = /2 о ; о в кг  
М Э  -.241

1

- Уголок 50*50*5' ГОСТ3509~б5
Г  зон; /Вкг 1

МЭ ~ 242
i УгопОК 63*63 *5 "Г ОС J £509-66

~ Г
£- 66S ', 3.2кг 1
I d л<е 3.2 к г t Зерл срс+л <

3 Уголек SUSP'S ГВО85т-9.
£= /SD, 0.6 кг 4

4 К PH г  /5 -  ГОСТ2590-88
£^ 340, 05кГ 2

В Гайка м /6.5 rocTSS/5-W 4
6 Шаида /6 г о с т н л п в 4

М Э  -  244
1 Уголок 50>5/}*5- ГОСТ8509-86

£-640, 24КГ 2
б Поноса 6400-гост Ш-76*

£= Ш ;  2.2кг 1

Bet отверстия р*9мп, кроне оговоренных

И. контс Спцюк

—

11

ГомЗ.нсв.А* у."-*
Т и п  стй К  Опале Г А рсГ? y~yjf
Гп. спей Кипа:но Во У<*г?}
СТ. ин/к. Вонкритье&л ПгрЗ'л пени

Ш - 0 3 - 5 3 1 . 3 9 - К С 2 . И - 2

Im u M масса Мп:шг{$

РП
см

mob л. K W

Изделие мэ 
(мэ-2ш.. мэ-т, МЭ-244.

ШЕРГрСЕтрйЕКТ.
ш оро-дапсф -^С  сгЗс&чи& 

Ленинград 1
копир Д ни$ tpopmQmfls



И о ъ ,^

2х4Г
У “

JQ'. Нерезки 
330 j.

Лез НпимЕ HdSnHUt Кол
0  доз на цена?
докум ента

01Э - 2 0 6 1

1 УголОЮ5> 754’ГОСТ £509'8Ь
£= 32В; 2.2кг 2

i
i

2 Тож е £=9оо; г.вкг 1 i
з У  г и т  50*50*5- ГBCT85D4'® j

£ - 359; { U r 2

4 Круг Ж -  Г О П  2590-88 i_______________ 1

£  = 330; 0.8 кг 2
j

5 Геи КО М205 ГОСТ59(5-70 4

6 Шайба 20. ГОСТИ371-78 4

ПЭ-299
шбеллер 16- ГО П  8290-12
е= 9250 60.9кг 1

Г^

НачатоH КО H ip

ГЙП'стр
idem,CULHOL

PoneHiKul
Couwk.■ШолеЕ
Еор'ашт

/%:СКг- '/сл -tyOSMХ*уЬ\
'Шщшк fylUk/t u&.ff

407-03-531.89-КС2. И-3
И з д е л и е  п Э  

(М Э 2 8 6 . П Э -  2 8 9 )

Стадо* Масса hacwiub

РП
см

тайл. 1.W
Лист J Лис по 5 1

Ш ЕР ГОГЕ ТЬ ПРОЕКТ] 
Седеро-Западное ojemwt 

Ленинград

копир Янш$ формат АЗ

Типовые материалы для проектирования 407-03-531.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821148.htm

