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I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Альбом выполнен на основании:
- технических условий ТУ36* 18.29.01-32-88 на кронштейны 
троллейные К43А, К47А;
- технических условий ТУ36-2100-78 - комплектное трол
лейное устройство о троллеями из алюминиевого сплава 
АД31Т1;

- рабочих чертежей кронштейнов троллейных К43А, К47А; 
разработанных ЦПКБ НПО"Электромонтаж" ;
серии 1,426*2-3 "Стальные подкрановые балки";

- серии I.426-1-4 "Балки подкрановые железобетонные
пролетами 6 и 12 м под мостовые опорные
краны общего назначения грузоподъемностью до 32 т".
Альбом выпущен взамен серии 5*407-37*

2* СОДЕРЖАНИЕ
Альбом состоит из одного выпуска:

Материалы для проектирования и рабочиечертежи.
Выпуск содержит:

- таблицы выбора чертежей;
- габаритные чертежи стальных и железобетонных под
крановых балок;

- габаритные чертежи комплектных троллейных устройств;
- рабочие чертежи установки кронштейнов на подкрановых 
балках, а также чертежи установки компенсаторов, 
подврда питания к троллеям, стыковки троллеев и др*

L4

3* ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Альбом предназначен для проектирования и монтажа 
главных троллеев мостовых кранов, эксплуатируемых в 
производственных зданиях и электропомещениях.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В качестве главных троллеев для кранов использованы 

комплектные устройства, состоящие из:
- секций троллейных однофазных (6 м) из алюминиевого сплава 
АД31Т1;

- кронштейнов промежуточных К43А;
- кронштейнов секционных К47А;
- компенсаторов троллейных;
- токосъемников с медно-графитовым блоком;
- шпилек К38БУ1 для крепления к железобетонным балкам;
- троллейных указателей К271У2,

Основные технические данные троллеев из сплава АД31Т1: 
напряжение трехфазной сети до 660 В частотой 50 Гц, номиналь
ный ток при ПВ=Ю0$ : 
троллеев - 900А;
токосъемника - 400А;
сопротивление :
активное - 86 х Ю“6 Ом/ы;
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индуктивное -174 х Ю“6 Ом/м ‘
полное -‘-194 х ПГ6 ОцДЛ ♦
Климатическое исполнение и категория размещения 7 2 по 

ГОСТ 15150-69 ; допускаемая нагрузка на кронштейны - 800 Н.
Кроме троллеев из алюминиевого сплава АД31Т1 в альбоме 

представленн решение использования троллеев из стального 
проката.

£ связи с дифецитом ДД31Т1 завод-изготовитель может не 
поставить троллеи из сплава.

В этом случае в альбоме даны чертежи изготовления трол
леев из стального проката на кронштейнах типа К43А и К47А 
(угловая сталь 50 х 50 х 5 ни 63 х 63 х 6, швеллер № 8 иНл)).

Кронштейны устанавливают на подкрановых балках с шагом 
3 м. В местах секционных и ремонтных разрывов и в местах уста
новки компенсаторов устанавливают секционные кронштейны К47А.

Секции длиной̂  отличной от 6 м, могут быть получены 
путем отрезки.

Длнннймпенсации длины троллеев в зависимости от колебаний 
температуры на линиях длиной более 60 м применяются компенсаторы.

Компенсаторы устанавливают с шаном не более 36 м, а также в 
местах температурных швов здания. При этом на кронштейне, рас
положенном примерно в середине участка между компенсаторами 
троллей жестко фиксируют. Троллеи длиной до 60 м, не имеющие 
компенсаторов, жестко фиксируют в середине линии.

Главные троллеи должны быть оборудованы световой сигнализа
цией о наличии напряжения, а при секционировании троллеев и 
наличии ремонтных участков этой сигнализацией должны быть обо
рудованы каждая секция и каждый ремонтный участок.

Ремонтные участки на троллейной линии предусматривают при 
наличии двух и более кранов . Для двух кранов предусматривают

два ремонтных участка, как правило, в торцах пролета. Для 
трех и более кранов предусматривают ремонтные участки 
также в середине пролета. Количество и место расположения

1ремонтных участков согласовываются с технологами. 1
Для кранов большой грузоподъемности в пределах ремонт- |

них участков обычно устанавливаются тали, специально пред- 
назначенные для ремонта кранов. Длина ремонтных участков \

должна быть увязана с размещением ремонтных талей. j
Расположение ремонтных талей и размещение технологичес- |

кого оборудования в ряде случаев может потребовать увеличе- j 
ния длины ремонтных участков. !
Длина ремонтного участка должна учитывать возможность j

замены ходовых колам. Для этого кран ставят в положение, j
когда поочередно ось тали для ремонта крана и оси ходовых I
колес совладают.
Чтобы не сокращать длину рабочих зон кранов, длину ре

монтных участков завышать не следует.
Схемы определения длин ремонтных участков см. черт.

А17-93-0ШЗ ЛИСТ 3.
Заземление и зануление конструкций для прокладки трол

леев см. альбом шифр AI0-92 "Заземление и зануленивизлектро- 
установок."

Заказ на комплектацию троллейных линий направлять в ВДКБ ! 
концерна "Электромонтаж" по адресу : 123308, Москва, Д-308, j
проспект Маршала Жукова, 2. |

!
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Схема определения Алины ремонтного 
участка у торца главных троллеев для крана

Л «ширина моста крона; 6 - роэгчвр между колесами крона; 
8-розмер от упоро до оси толи для ремонта крона 

/определяется технологами).
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1
Секция троллейная однофазная 
Длиной 6 м |с комплектом 
соединительных деталей)

52 3 1

i Кронштейн промежуточный КШ У2 3\ f
3 Кронштейн секционный К Ш У 2 к к 2
и Ногчпенсотор троллейный fa ъ к

5 Токосъемник с медно-графитовым 
дроком 5 г

6 Блок «еЗно-графитобый сменный fa 3 2
7 Троллейный указатель 
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3 3
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Условные обозначения

Троллейный нронштейн 
изолированный стык 

Компенсатор
Место жесткого крепления троллея 

к троллееберлсотелю
Указатель троллейный

Под&од литания к троллею

щ

Поз. Наименование
Ноя. но линию 03 означение 

(ЗонументоП а ЗТ Всего
4 Секция тошейноя

одноаюэноя 6n из
ояюминиеВого
cfltftojuwm вг бг 32 «6

г Установка коонштейно
к ш у г  но

металлической балке 36 зг £0 23 /И Т - 93~С%
Установка коонштейно

Ш ЛУЙ на
металлической бол не и 6 40 А ^ - 9 3  ~о8

* Установка ктчпенеото-
ро но троллее
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НШУВс троллейным
икозотелем на
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троллейным уиозотелем 1 АНЧ-05-"Я
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ТУ38-95-81 г
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ни ли X
ТРЖПРОМЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 
имбни<И6.^КЦ^РВСНОГО

4>0ри0ГП:ЛЗзапировал: Борнобснов



|К8нп woeg | 
ош

ор rrupqи |t/pou ̂
-8нп

Сйнция троллейная

Лоз. Наименование Иол, Примечание
V Иомпенсатор г ПосТ<*Б ЛЯ £Т < 3

Ь ^ ~ ч гМ ^ к гй с >
с. j p o / M e e / f

<§от&.ф43 & r p o /С л ее , xtoj) & & а т ы  ЗМп^ нйть 4М /Мсйт'л wе. -
Pojpod МоК/КвМ щ ч
ЛроВвл МоШй>М
Нс1ч.отЗ. ш б / Н 7  - 3 5 - ^

но троллее 
уз сплоВо AZIJ/N

trocJufl лист (листоб
Р --------- Г Т ~Tnv._  З ь Ы Л иТРЖЛРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТимгниФ|^КУ^ОБСКОГО

копиробол: Борковской форгчот; Л5



r r - T ------------I I  I----------- 1 t

Лоз,
Г

Ноименовоние Ко/ 05озжтние документа
Нонпенсотрр ШОЮУг
1 \}зь -щ -8 г

Д'озооД « J p -~ r

l^QT' И&РШН А41- Ь Ъ - \ %

швшпр.АллЛЬюыjLsL.Шё.
но тромее 

из угловой стали 
<50*60*3

ст а д и я  1 л  и с т Л и с т о В
Р 1 i  _

е н ы п и  
ТЯЖПРОМЭ/ЕКТ 
имени Ф. б.Рхубс 

М О С К В А

РОПРОЕИТ
1БСК0Г0

копировал: Борковской фОрнот’АЬ

| гэ

г-|-;--
j _ i__ I

--1— Г1___I I -I-

Наименование Кал. Обозначение бонумента
Компенсатор Ц М У г
тузв-вя-аг

Рпзроа.ШоиьсмMgjt/sgfeJЛ *—г
А4 Ч-  в г - 4 Я

Установка ионпенсотор^11̂ и1,1-ст |/и.‘ но троллее р 1 - Д3̂ томпопмчпснтоппоНжшЖДЗ^ш 1£Ш

листоЬ

ТОЖПРОМЭЛБКТРОПРОЕИТ
имсниФ.бЛшовского
____ ешшд--------------

нопиро вал- БарноВснол <popi40m:»4



[цй
в Ы

по
Ай
. ! 

ПО
0П
. ut

io
m

o 
[Bj

orv
 ин

б.й
]

Д,
~ 1

7рожи

Г1 г ' 1L  J___ 1.
Т~П I I I

Поз. Наименование
налГнаисполн. Примечание.0/

1 Компенсатор УЮиуг
7УЗВ-663-83 /
нотенсатоо шоп уг
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\ К р о н ш те й н  НМДУг

т у з в .ш г з . о н г - з з <
г Шпилька Н38 6Ш

Т У З В - 3 8 - £ 1 г
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