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В альбоме “представлена необходимая техническая информация 
о КГП630 и 1000 кВА, Хмельницкого завода трансформаторных 
подстанций, используемая проектировщиком при выборе КШ, его 
ваказе заводу-изготовителю и выдаче строительного задания на 
установку и помещения,

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Альбом А2-96 выполнен на основании:
- технических условий ТУ16-674.029-84 на подстанции транс
форматорные комплектные мощностью от 250 до 1000 кВА на 
напряжение 6-10 кВ (изменения №11 от 01.02.91г.);
- чертежа СКТБ ПО "Укрэлектроаппарат" 0ВП.306.П6 л. I и 2 
(изменения J& 10 от 09.90г.);
- габаритных чертежей на трансформаторы ТМ3630 и 1000 кВА - 
0ВП.300.014; 0ВП.300Л06;
- габаритных чертежей на трансформаторы Т Ш Ш 6 3 0  и 1000 кВА- 
0ВП.300; ИБ11Щ672.233.083; ЙБШД672.233.079;
- габаритных чертежей на шкафы УВН и РУНН.

2, СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМ

2.1. Альбом водержит :
- пояснительную записку, состоящую из описания электрообо
рудования КТП и технических требований к установке ЮТ1 в 
цехах и помещениях;
- схемы первичных цепей шкафов УВН и РУНН с техническими 
данными аппаратуры;
- габаритные чертежи КГП;
- компоновки помещений КТП с минимальными габаритами приб
лижений электрооборудования;
- требования и рекомендации к строительной части помещения 
для установки КТП;
- строительные задания на установку КГП ;
- узлы строительных заданий;
- установочные чертежи и др.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Нормальная работа КГП с масляными трансформаторами обес
печивается при следующих условиях:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- нижнее значения рабочей температуры окружающего воздуха минус 
40° С ;
- эффективное значение температуры окружающего воддуха до плюс 
« ' С  }
- шкафы учета для работы в диапазоне от 0 до минус 40 С должны 
поставляться с обогревом;
- относительная влажность окружающегоь воздуха не более 80#
При температуре плюс 20*С (ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70).

КГП не предназначена для уотановки во взрывоопасных и пожа
роопасных помещениях и в среде, содержащей едкие пары и газы, 
разрушающие металлы и изоляцию.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Комплектная трансформаторная подстанция состоит из:
- трансформатора 630 или 1000 кВА, 6-10 кВ, с масляным запол
нением;
- устройство высшего напряжения (УВН) типа ШВВ - напольного 
или ВБ - навесного исполнения;
- распределительного устройства низшего напряжения 0,4 кВ 
(РУНН), состоящего из шкафов: вводного (ШНВ), линейного (ШИЛ), 
секционного (ШНС) с автоматическими выключателями серий А3700, 
*ВА" и "Электрон".

4.2. В альбоме представлены однотрансформаторные и двух
трансформаторные КТП.

4.3. Однотрансформаторные КТП имеют два исполнения; правое 
и левое. В КТП правого исполнения трансформатор расположен 
справа от ГУНН, а в КТП левого пополнения / слева от ГУНН, 
если смотреть на КГП со стороны фасада.
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4.4. Трансформатор расположен на раке (салазках) и может 
передвигаться как по поперечной, так и по продольной оси.

4.6. Шкаф высоковольтного ввода ШВВ-2 выполнен для под
вода кабелей как сверху, так и снизу. Он имеет дно с двумя 
отверстиями; с фасада и с задней стороны имеет открывающиеся 
дверцы,

4.6. К шкафам РУНН, подсоединенным к шинному мосту, кабели 
можно подвести только снизу. Способ подвода кабелей необходимо 
указать в опросном листе. Детали для крепления кабелей предус
мотрены заводом только снизу. В случае подвода кабелей сверху, 
завод дополнительно поставляет детали для крепления кабелей 
на крыше шкафа. Вывод шинами в шкафах РУНН не предусмотрен,
за исключением шкафа ШВН, к которому можно присоединить магист
ральный шинопровод ШМА-4. Шкаф ШБН-3 с выключателем "Электрон'' 
изготовляется без выхода шин на шинопровод; имеет подвод кабе
лей только снизу.

4.7; Двухтрансформаторная КГП состоит, соответственно, их 
двух трансформаторов, двух ШВВ или ВВ и шкафов РУНН.

Имеет однорядное-и двухрядное расположение. Двухтрансфор
маторная КГП, установленная в два ряда, соединяется шинным 
мостом, обеспечивающим ширину прохода между рядами шкафов 
1800, 2300, 2800 мм (коридор обслуживания). Размэры 2300 и 
2800 мм принимают при необходимости увеличения прохода при 
наличии в проходе препятствий (например, колонны).

4.8. Шкафы РУНН не имеют дна. G фасада и задней стороны 
шкафы имеют открывающиеся дверцы. Поставляются блоками /« 
не более трех шкафов в блоке,

4.9. В альбоме установка КГП 630 и 1000 кВА предусмот
рена на полу и междуэтажном перекрытии без крепления к полу,

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ КГП

5*1* В закрытом помещении(отдельной) при уотановке 
КГП ширина прохода за КТП должна быть не менее 0,8 м; 
допускаются отдельные местные сужения, но не более, чем 
на 0,2 м; ширина прохода перед КТП (фасадом) должна быть 
равна длине тележки для транспортировки выключателей (1000мм) 
плюс не менее 0,6 м для однородного и 0,8 м ДЛЯ двухрядного 
исполнения. Сужение прохода запрещается.

Ширина прохода должна обеспечивать удобство обслуживав

и
ния, перемещения и разворота оборудования и его ремонта (ПУЭ
4.2.122) чертеж А2-96-Ю

5.2. В производственном помещении КТП, как правило, 
должны быть ограждены.

5.2.1. Приооткрнтой установке КГП в производственном по
мещении без ограждения ширина свободного прохода должна опреде
ляться расположением производственного оборудования, обеспечи
вать возможность транспортирования элементов КГП и должна 
быть равна длине тележки (1000 мм) плюс не менее I м (ПУЭ
4.2.122) . При открытой установке КГП со шкафом глухого ввода 
BB-I кабели 6-10 кВ следует защищать от механических повреж
дений (ПУЭ 2,3.15).

5.2.2. Если КТП ограждена, ширина проходов за КТП и перед 
КГП (фасадом) принимается аналогичной ширине проходов в закры
том помещении (пункт 5.1.); (ПУЭ 4,2.122). Ограждение может 
быть сплошным или сетчатым, высотой не менее 1,7 м (ПУЭ 4.1.24).

5.3. Ширина прохода вдоль КТП, а также вдоль стен и ограж
дений, имеющих двери, должна быть не менее I м (ПУЭ 4.2.121).

5.4. Во всех случаях высота помещения должна быть не менее 
высоты наиболее выступающей части КТП плюс 0,8 м до потолка и 
0,3 м до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при 
этом обеспечивается удобство и безопасность замены, ремонта и 
наладки оборудования (ПУЭ 4,2.123). Чертеж А2-96-|о*д.5*

5.5. Требования и рекомендации к устройству маслоприемникав 
под масляными трансформаторами, отводу масла, а также к устрой
ству системы вентиляции в помещении КГП приведены на чертеже 
A2-96-/I "Требования к строительным заданиям".

5.6. С выпуском настоящего альбома аннулируется альбом 
А2=91.

В Н И М А Н И Е  !!!

Для заказа электрооборудования (комплектных трансформатор
ных подстанций, распределительных устройств напряжением до ЮкВ, 
низковольтных комплектных устройств, другого электрооборудования) 
изготовляемых заводами России и странами СНГ, а также корректи
ровке устаревших проектов, замены оборудования на поставцу иными 
заводами; комплексную поставку электрооборудования и материалов 
по проекту и др. вопросам следует обращаться в отдел электрообо
рудования ОАО "Тяжпромэлектропроект" по адресу; I05I87, Москва, 
ул. Щербаковская, 57а, Тел. 369-32-96.
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Н а з н а ч е н и е  шнасра л и н е й н ы й
Tun Ш Н О ф О Ш Н Л - З Ш Н Л - Н

Tun 1ы и л«ч о т е л й Ш а - 35,Л31го
Ы 5з-з9, м 51-зз 
ЬЛ 55-39, Ш £-39

l i W
&л 5г-з5, л з 1го

Н о м и н а л ь н ы й  т о к  
т р а н с ф о р м а т о р а  

т о к а , Л
300/5, £00/5 ЬОО/S, Ш /5 300/5, £00/5

Но м и н а л ь н ы й  т о н  ЬЬоЗа 
сьорных шин. Л 910JN50 910.4450

Тон адентроЗинамичесной 
с т о й к о с т и  и о п о р н ы х  uiuh,mJI £0 £0
Тон т ер ми ч ес ко й  сто йк о ст и  
сьоонык ш и н  Ь т еч ен и е  U, нЛ iS iS
Г а с а р и т ы  шцасра: 
ширинок глчьинахЬысота.мм ь о о * ш * а г о о 600M0SQ*a£5Q

Масса, нг £10 310
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Назначение шкафа линейный
Tun шкафа UJHJI*b ШНЛ-1 ШНЛ-Й

Tun Ьыил>очатШ
М51-39 Ы М -39 
БЛ55-39 ЬЛ <56 *33

Л 3130 Ы53-39 
6Л51-39 6Л55-39 
Ш 5-39  М 55 -М

M55-N1 
ЗОБ В

БЛ55-39
ЛЗТ90

Номинальный ток 
трансформатора тока.Л

600/5,400/5 300/5, <300/5 900/5, N00/5 1000/5 900/5

Номинальный ток ЬВоЗа и спорных шин, Л 910, {450 910,1N50 910,1N50
Тон шктроЗинамической 
стойкости сборных шин, Л 50 50 50
Ток термической стойкости сборных шин 9 течение Чс; нЛ £5 55 55

Габариты шкафа: 
ширина м глубина н Ьысота. мм 600 Н1050 Н а<300

Масса, кг ло 390 N90
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Иолначание, шкафа секционный
Тип шкафа шнс-г ШНС-З

Тип Выключателя ЬЛ5Н-39,ВД55-39 
ВЛ53-39,6Л55-39, 
Л 313 0<р, Л319 О

6Л 55-1(1 
306Ь

№ № ,&№ • 3&
ел 53-39, m s -за
Л3130Ф.Л 3190

Ы М -Н
_306B_

Номинальный ток 
трансформатора тока, Л m is ,  m i s — m i s , m i s —

Номинальный ток ЬЬоЗа и сьорных шин. Л SID 9 to
Ток злентроЗинамичеекой 
стойкости сборных шин. Л 50 50
Ток термической стойкости 
с&орнын шин Б течение 4с: кЛ 55 is
Гаьариты шкафа: 

ширина х гльеина * Высота, гчгч
b00 *4050*5£00 900*4050*5500

Несса, кг m
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<000 990 ИЗО и<з т ИЗЗ 383 M l 336 314 dots <46

ктП'Ьзо MoopHM to шчосром ББоЗо
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Тип ТМ З-ЬМ ш т т е м а ТПбЮНПВ Ш б б 'Ш В Ь -1 ШН6-£32 1UH5-J31 ииис-ав: шис-зыз ш н л - И ШНЯ-Ч32
ш и А - Ш
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130

J I Lн а е л а 5 3 1 1 Ь 5 ььо 950

Опорные шбеллер______
f поставляются забоЗом)

Песта поЗ&оЗа кашей снизу 
и расположение скоб Ь шиасрох 
шнб-ауз.иинь-зуз, шнс-азз,шнс-ззз 
ШИЛ* 333, ШИЛ • цзз, и ш *  ЬЗЗ, ЪНЛ-ТУЬ 
ШИЛ’ 633

Зскобб1(5 на ааЗнби стенке 
шкафа Здя крепления кабелей 
Гз ряда по Ьысоте шкафа)
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Ойнотранирорматорная Ш со  шосромшЬЬ

лю

Высоко , 
Вальтш 
6Воо

Tun
mp-pa

Мощность
Ж Г

Размеры, мм
Л ь ъ А

Шкаср
TNI 610 900 «31 ел<5 1530
TNBNl <065 <по £410 №

ыьми ТМЗ <000 990 <£В0aeas <530
тмьмз «ео <ц<0 £550 <600

короека
(ЛУХОГО
ВВоваБЬ-<

ТМЗ взо <050 «10 <900 <400
TNbNi <«в «10 £000 <510
TN3 <000 <£<5 ш <950 <410
ТМЫЧЗ <£61 <4<0£05Q <600

j. Размер Г определяют при конкретном проектировании, 
г. Размеры проходов ушаны аля КТП, устанабли баеных 

& здектропомвш.еиии.а такм е 6 произЬоаст,Ьенном 
помещении при усло&ии, что ктп имеет огралсаение.
При открытой установке ИШ I  произЬоастВенион 
помещении (без огразлЗения) размеры принимают 
<ооонм (ПУЗчу-а-<аг).(См.,. технические требования- "в 
пояснительной записка),

з. На чертеэле (листы <,1,4) показаны УЛП левого 
исполнения,ктп правого исполнения является 
зеркальным отображением клп левого исполнения.

ла-зьмо
Минимальные размерьГ 
приближений пои 
размещении ш до ВНИПИтпзпг M D C K R A
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Д Б у х т р о ш р о р м о т о р н а я  о Э н о р я Э н а й ^ Я 1 П  t o  ш к а ф а м и  Ш Ь Ь  

A D D  ■■ ,  л  .  Ь  Г ~  Г _________________  Б
п.а

4-
шьв-ауз

аао

Т р - р

Оси тр-ра

п .1

Шквсры ОУНН

Ф а с а й

Т|)-р шьв-гуз
.

n.a

О с и  т р - о а

ВЫСОКО-,
больтныи
Ббоа

Ти п
mp-pQ

Р Ц ниа

® г
1 Р а з м е р ы , м м
Я Ь ъ Д

Ш к а ф
ш&в-гуз

TN3
Т1Ч Ы М З 630 900 № 22151530

1055т о т 1530
т м з т 390а д т 1530

TM6N3 №0 т 35501300
Коробка
глахого
БЬоЗа

TNi 630 1050ИЗО 1900М О
TNBN3 «08 т о mi 1530
Т М З 1000

1215а д 1950№0
тм ь н з 1253т 20St Ш

h"
Д Б а х т р в н с с р о р м а т о р н а я  о й н о р я й и а д  К Т П  с  к о р о б к а м и  г л у х о г о  Б Б о й а ,

ЛanaП‘С '

ш т л т т  ...

\
_ДНЦЦ
-------1

i___
Ш .

Б

Р о и  т р - р о .

р±- Г

П.1

ш к а ф ы  Р У И Н

Ф а о а й

Ц-

(, Размер Г  опрьййлякот при конкретном 
проечтироЬпнии, ,

i ,  PoiNtpbt прохоЗоБ ушаны йля КТП, 
устанавливаемых Б злектропомешднии, 
а тон же Б произЬойстВенном помещении 
при услоБии.что НТП имеет огражЗение,
При открытой установке К Т П  Б 
произБоЙстпЬенном помещении (безогражЗе- 
ния) размеры принимает юоомм 
( пузму-гчаа), (Хм. ц технические требоба- 
ния...“В пояснительной записке), 

а, На чертеже (листы и,к) показаны КТ П  
леЬого исполнения, КТП праЬого исполнения 

яБляется зеркальным отображением 
ц т п  левого исполнения.

Afi-ab-AQ 'MI
<3



ДВахтрансорорматорная АВахряЗная ЦТПсо шчосрамц ШЬЬ

Тип
тр'ро

Мощность
тр-ра

Размеры, мм
я ь В X

ТМЗ ЬЗО 900 1133 513 1530
тнемз 1065 1П0 т 1530

TN3 1000 990 1450 641 1530
тчьмз №0 1410 630 (В00

4. Раычйр Г опреЗеляютпри конкретном проектировании. 
4.Размеры прохоЗоВ анозаны Зля НТП, устанавливаемых В 

злентропомещениях.а так зле В проиабоЗьтбенном 
помещении при ашВии, что КТЛ имеет огрозлЗение. При 
открытой астоноВке МП В произВоЭстВенном помещении 
(ьел огрозсЗенил) размеры приникают woo мм (паэ^-г-ш ), 
(См..технические требования.. ‘ в пояснительной записке) 

з, На чертезке (листы 1,3,4) показаны нтп левого исполнения, 
нтп правого исполнения является зеркальным отображением 
ктп левого исполнения.

д г - м м о
лист

3



ДЬнхпцшимрорматорная ЗбухряЗная Ш с  чороькатчи глухого

а о о  л  Б  г  Г ~ а и

Шпееры РЫНН
4 j

V p/ «о

Дороьк
\ra _ M i

т т \
№

Фасад /  
Оси то-оо?>

~5оQ«О•чо
а

-3о
§/ \  Фасад

Г 1 V P
л

€0
1 ------ 1--* -Г

и -
- f

-----Ч
/ШИВСрЫ PSHH

1 * 1

Тип
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м о щ н о с т ь

тр-ра Р о й т ч е р ы ,  ?чтч

л Б ь Д
TN4

Ш
900 т л з н ч о о

TNfiN i 1099 т о т ш о

TN3 1000 990 т ьгт
TN6N3 <(£0 т ь з о 1900
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Ти п
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Настоящие рекомендации, вместе с чертежами строи
тельного задания, являются заданием для специализирован
ных организаций на выполнение рабочих чертежей строи
тельной части, сантехнических, противопожарных и дру
гих устройств, помещений КТП, Выполненные на основа
нии этого задания рабочие чертежи, должны быть сог
ласованы с организацией, выдавшей задание, до пере
дачи их на строительство.

I* СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Помещения комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП) с масляными трансформаторами 630
и 1000 кВА по пожарной опасности отнесены к катего
рии В ( в соответствии с ведомствеиными перечнями 
категорий помещений и зданий по пожарной опасности),

1.2. Ограждающие конструкции помещения КТП с мас
ляными трансформаторами должны быть выполнены из нес
гораемых материалов о пределом огнестойкости не ме
нее 0,75 часа.

1.3. Конструкция полов в местах установки и на 
пути транспортировки оборудования должна быть рас- 
читана на нагрузку от оборудования, указанную на чер
теже, и перемещения тележек с выключателями. Конструкция 
полов должна исключать возможность образования цемент
ной пыли. Устройство порогов в дверях помещения КТП
не допускается (ПУЭ 4.2.91; 4.2.II8).

1.4. Двери и ворота из помещений КГП должны удов
летворять следующим требованиям:

а) иметь предел огнестойкости не менее 0,6 паса 
(ПУЭ 4.2.II9) для внутрицеховых, а также пристроенных 
и встроенных КТП с масляными трансформаторами в слу
чаях, когда двери или ворота выходят в производствен
ное помещение или в помещение, не относящееся к данной 
подстанции. Если ворота или двери выходят наружу, то 
предел огнестойкости не нормируется.

б) двери должны открываться в направлении других j 
помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, 
открываемые без ключа с внутренней стороны помещения 
(ПУЭ 4.2.92);

в) ворота в помещении КТП для выкатки трансформа
торов должны выполняться двустворчатыми, открывающимися 
наружу на угол 150 - 180 и, при ширине их створки бо
лев 1,5 м, должны снабжаться калиткой, если они исполь
зуются как выход для персонала (ПУЭ 4.2.93).

1.5. Устройство маслоприемника под трансформатором 
на 100 # масла и на 20# полного .объема представлено 
на чертежах. При необходимости устройства маслоприем- 
ника на первом этаже на 20# объема масла, его устрост- 
во аналогично устройству на перекрытии.

1.6. Отвод (трубопровод) масла в общий маслоприем- 
ник показан условно и решается в конкретном строитель
ном задании,

1.7. Кабельные каналы, по условиям обслуживания, 
рекомендуется располагать с задней стороны шкафов рас
пределительного устройства низшего напряжения (ГУНН).

1.8. КГП, открыто установленная в цехе, как правило, 
должна быть ограждена. При этом ограждение должно быть 
сетчатым, сплошным или смешанным, высотой не менее 1,7!м.

1.9. Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах, пере
городках и т.п. должны быть закрыты несгораемым мате
риалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 
0,75 часа. Отверстия в местах прохождения кабелей долж
ны тлеть уплотнения с пределом огнестойкости 0,75 часа 
(ПУЭ 4,2.105). Для этого на толщину не менее 200 мм и
не более 250 мм проемы заделывают раствором цемента, 
глины с песком или гипса. Вариант строительного зада
ния на установку патрубков (вместо общего проема) см.
А2
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2,1* В помещении КТП предусмотреть вентиляцию 
для отвода тепловыделений, приведенных на чертеже 
строительного задания. Разность температур воздуха, 
выходящего из помещения и входящего в него не долж
на превосходить 15 С. При невозможности обеспечить 
теплообмен естественной вентиляцией необходимо пре-» 
дусмотреть принудительную вентиляцию (ПУЭ 4 ,2 .1 0 2 ) . 
При расчете естественной вентиляции или принудитель
ной вентиляции тепловые потери трансформаторов до 
1000 нВА можно ориентировочно принимать равными 2% 
их мощности,

2.2. При устройстве вентиляции камер трансфор
маторов на подстанциях, размещаемых в производст
венных помещениях с нормальной средой, разрешается 
забирать воздух непосредственно из цеха.

2.3. Для вентиляции камер трансформаторов, раз
мещаемых в помещениях с воздухом, содержащим пыль 
либо токопроводящие или разъедающие омеси, воздух 
должен забираться извне или очищатьея фильтрами.

2.4. В зданиях с несгораемыми перекрытиями 
отвод воздуха из камер трансформаторов разрешается 
непосредственно из цеха,

2.5. В зданиях с трудносгораемыми перекрытиями 
внпуек воздуха из камер трансформаторов должен 
производиться по вытяжным шахтам, выведенным выше 
кровли здания не менее чем на I м (ПУЭ 4.2.II5).

2*6, Вентиляционная система помещения КПП не 
должна быть связана с другими вентиляционными сис
темами (ПУЭ 4.2,244),

3* ОТОПЛЕНИЕ

в 3,1, При температуре окружающего воздуха от минус 
40 С до плюс 40 С отопление помещения КТП не требуется.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.1. Проектирование противопожарных устройств в по
мещении КТП должно выполняться специализированной орга
низацией в комплексе противопожарных мероприятий по 
проектируемому объекту.
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проекте, 6 случае Мода Ь шкоср одного кабеля необхо
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