
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 0 - 0 - 27.65
Унифицированные здания (модули) из легких

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
Здание с рамными конструкциями 

ТИПА „КАНСК”
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 

АЛЬБОМ I

Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация.
Силовое электрооборудование. Автоматизация. Электроосвещение

оценка коммерческой недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


ч
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

400-0-2 7.85
У нифицированные здания (м о д ул и ) из л егк и х

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЕ С РАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ТИПА„КАНСК”
Рабочий п роект

АЛЬБОМ JL

альбом I

альбом 3

альбом JM
АЛЬБОМ IV

с о с т а в  п р о е к т а :
По я с н и т ел ь н а я  з а п и с к а . А р х и т е к т у р н ы е  реш ения . 
Конструкции металлические.
Конструкции железобетонные
О топление и вентиляция. Внутренний водопровод и кан ал и з ац ия . 
С иловое эдектрооборудование.А втоматизация.Э лектроосвещ ение 
Ко м пл екто в о ч ная  ведом ость  
м атериал о в  и конструкций
С м е т ы

разработан проектными институтами

Г ПИ ПроектпромВентиляция
Главный инженер институт/ 
Главный инженер проекта 

Г ПИ Э лектропроект

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Овчинников 
Б .И . П е т р е н к о

=Б.Г. П е р е к о п с к и й  
BtA. Мо с к а л е н к о

У т в е р ж д е н

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР 
ПРОТОКОЛ ОТ 4l.AO.A986 Мв А Ч -6 3

Привязан:

MHB.W2
azs/o -е г . s.
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Аист На и м ен о ван и е Стр

Отопление и вентиляция

1 Общие данные (начало) 4

2 Общие данные (окончание) 5

3 Здание длиной 36м . План на отм. 6

о.ооо. Схема систем m ; b e i

4 Здание длиной 36м. Схема системы 7

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК У1, У2

5 Здание длиной 36м. Схема системы 8

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УСТАНОВКИ 61. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

6 Здание длиной 36м. Установка систем/IIУ1 9

7 Здание данной 48м. План на отм. Q.OQO. ю

Схемы системы П1, BE 1

8 Здание длиной 48 м. Схемы систем 11

ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Установок У1, У2
9 Здание дайной 60 м . План  на 12

отм. 0.000. Схемы систем П1, В£1

10 Здание длиной 60 м. Схемы систем 13

ОТОПЛЕНИЯ и теплоснабжения

УСТАНОВОК У1, У2

Привязан

Аист НАИ MEMO ВАНИЕ Стр.
11 Здание длиной 48, 60 м. Схемы 14

СИСТЕМЫ ТЕПАОСНА Б ЖЕН И Я

Установки П1. тепловой узел

12 Здан ие  длиной  48 , 60 м 15

Установка систем  П1,У1

Внутренний водопровод и канализация

1 Общ ие д ан ны е 16
2 Здание длиной  36 м. План  на . 17

ОТМ. 0.000 С СЕТЯМИ СИСТЕМ ВК
План сантехкабин Бсто -1. Схемы

СИСТЕМ BO , К1

3 Здание длиной 36м- План на отм. 18

0.000 С СЕТЬЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО

водопровода. Схема противопожарного

водопровода

4 Здание длиной 48м. План на 19

ОТМ. O.QOO С СЕТЯМИ СИСТЕМ ВК.
План сантехкабины  бсто -1
Схемы систем  Во , К1

5 Здание длиной 48м . План  на 20

ИНВ. N°

7 ^Аист На и м е н о в а н и е Стр.
Отм* 0.000 С СЕТЬЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО

водопровода. Схема противопожарного

ВОДОПРОВОДА
6 Здание дайной 60м. Пла н  на 21

ОТМ. 0.000 с сетями систем  ВК

План  с а н тех к а б и н  б с т о -1
Схема систем  ВО, К1

7 Зд а н и е  длиной 60м. Пл а н 22
НА ОТМ. 0.000 с сетью

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
Схема противопожа photo

ВОДОПРОВОДА

Си л о в о е  электро о бо рудо в ан и е

Автоматизация. Электроосвещение

1 Общ ие  данны е ( н а ч а л о ) 23
2 Общ ие д а н н ы е  ( окончание) 24
3 Здан ие  длиной 36 м. 25

Расчетная схема - Таблица питающей сети

4 Зд а н и е  длиной 48 м 26

Расчетная схема-Таблица питающей сети

ГИП
Нмонтр
Начата
НАЧАТА-
Гл-СПЕЦ.
ГЛАПЕЦ.
РУА.ГР.
РУМ.ГР.

МОСКМШО
ОГНЕННО
ПЕТРЕНКО4’.
БРЯНСКИЙ
САМСОНОВ
ШАТИЛНН
МОРОЗОВА
ИСАЕВА

Basso-os.

ТП МИН)-27.15 ЭМ
Униф ицированны е  здания  (модули)  из 

легких МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗдАНИе с РАМНЫМИ 

конструкциями типа „Нанок'

Со д е р ж а н и е  альб ом а
СНАЧАЛО)

СТАЛИЯ лист
1

листов

гпиЗЛЕКГРОПРОЕКТ 
Москва

Коп иров ал  Фо р м а т  А2.



Лист На и м е  но в а н и е Dtp .

s Здание данной 60 м 27

Расчетная схема-Таблица питающей сети

6 Здание данной 36 м. 28

Схема функциональная

7 Здание длиной 48, 60 м. 29

Схема Функциональная

8 Приточная система . Схема 30

Электрическая принципиальная (начало)

9 Приточная система. Схема 34

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (ПРОДОЛЖЕН,Ц

40 Приточная система. Схема 32

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (ОКОНЧАНИЕ)
44 Регулятор температуры. 33

Задвижка на противопожарном

водопроводе. Схема электрическая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

4k Здание длиной ЗБ м . 34

Окема электрическая подключении

15 Здание длиной 48, 60 м . 33
Схема электрическая подключений

44 Воздушно-  тепловая за вес а . 36

Крыш ной вентилятор

Лист Наим енование Стр.

Схема электрическая принципиальная

45 Здание длиной 36 м . 37

Расположение эл в к тро о воруд о в а ния

и прокладка кабелей. План

46 Здание длиной 36 м. 38

Расположение электрооборудования

И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. РАЗРЕЗЫ

47 Здание длиной 48 м. 39

Ра сположение электрооборудования

и прокладка кабелей, план

18 Здание длиной 43 м. 40

Расположение электрооборудования

И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ • РАЗРЕЗЫ

19 Здание длиной 60 м. 41

Расположение электрооборудования

И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН

20 Здание длиной 60м 42

Расположение электрооборудования

И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. РАЗРЕЗЫ

24 Здание длиной 36 м. 43

Кабельный журнал

22 3ДАННЕ длиной 48 м. 44

Лист Наиме но в лние С ГР -

Кабельный журнал

23 Здание длиной 60м 45

Кабельный журнал

24 Здание длиной 36 м 46

Электрическое освещение. План

2S Здание длиной 48м 4?

Электрическое освещение.  План

26 Здание длиной 60 м 48

Электрическое освещение. План

27 Здание длиной 36 м. 49

План заземления

28 Здание длиной 48м. 50

План заъемления

29 Здание длиной 60 м. 51

План заземления

В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в м а т е р и а л а х

Уз л ы  К Р Е П Л Е Н И Я  С В Е Т И Л Ь Н И К О В , 52

Ш ИНОПРОВОД А ,  К А Б Е Л Е Й  И КОРОБОК

НА П Р О Г О Н А Х  И Ф Е Р М А Х

Т П  Ш - 0 - 2 7 . 8 5  Э М
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ), ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИТИП MOCKAAEfM4 U 4 Н-ОТ»

ПРИВЯЗАН H.KQH1P, огиенко пщ Здание с рамными 
конструкциями ТИПА н канон "

СТАДИЯ лист ЛИСТОВ
UM.QTA, БРЯНСКИЙ jffjJhr- 1(ДО Р г\Г/1СПЕЦ. САМСОНОВ \<&№
ГЛ.СПЕЦ.ШАТИЛИН Содержание альбома 

(окончание)
г п и

Э Л Е К Т Р О  П Р О Е К Т  
М о с к в и

РУК. ГР. МОРОЗОВА
Инв.лИ РУК.ГР. ИСАЕВА \ц№
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Характеристика отопителъно-бгнтиляционных систем

ОУоъ-
нвчг-ниесистем

Кол.
сис
тем

Наимгнобанис о5слежи 
багмего помгиления 
(Технологического 
оборчУобания)

Тип
с̂тнобкр

агршга

------------- к нтилятор Электоовг>игапгль юзУьхонагоесателъ ------------ чЮЛЫПО
Примечание

\ип,ис-
пелниытСяры- п- Ьш

оспы
тми

Похоже-
ние и,

н'Л
Н,
по
mi?

qS/muh
тип, исполнение по Vbpto\6a- 
гоихитг КЗт п>оУАлин Тип Л Кол. т-раниг-р&а;»С РасхоУ

тепла, лР,
По

Тип Кол ЛР,
па

Кониянтрациямг/м̂
urn Уо цачихъ-

ния
конеч
ная

ПА А бУониг Улиной УУм
ТУмЕ53“ ьпл-госх.чзВД-АУ бг У - гоооо Агй

W ТУЯ АЛАУОМЬ \\ т а К*Мк АО г -АО гг (гущ») » я
кассетный
Уохохтсъй — -Ж(го) — — * сбоУоУныО напор

ПА А бУаниг Улиной АУм гпк-ксш — - - Ашу и - Амгомьчз ft,s \000 ЮКАог Аг \ -к *»
ымгио

Д
ТЯ5ЕВКШ
Солокшоы! - Аре

-щ — _ * ссоаоаныи напор

ПА А бУаниг Улчной УОм
там̂ро

гикчеш - - - Аооио м - ц м г о н е » АУб А000 ксъА-ог Аг А -Ао т
ецяоп
№№№ Д

каслгтныО
Уохокмаотий - ~ ж

\го) - - * съобоаныо напор

Ъ\ А ЬУония Улиной З̂м'АЬнИОпкрьпИ!шй 6КР У - - АТООО - - 60 ТОО
ъг А бУаниЯ Улиной MEhiUOmкши/шй У - - A0QQ - АМАСМШ 6,0 т а

1*1 бУание Ушной УБкАХнИОпk«Ki60OКАОЯ-ТУ Ь б А - \АУ00 - - и ш 1 | г,г 4 < № Кгы\ г 4 А г W
'~ ;w s o o1Ш55Г ■ В Д

№ бУоиия Улиной гУн'МцеепУжлвкт Фга> - - А00

Общие указания.
Типовой проект отопление и бентиляции 

^Чни^ициробанные зУания иъ легких металлических
конструкции. бУание с рамными конструкциями тика „Канск" 
разработан на основании:
-задания на проектирование, т̂бержУенного Госстроем СССР 

от го. ОТ. АУУЪг. \
- архитектурно-строительных чертежей, быйаннъы проектный

институтом Типроспецлггконструкция *,
- Уейстбу\о\цих строительных нарт и прочих (СНиП н-ЪЪ-75* и 

ГОСТов \У. А .006-16 и гАЛОУ-Тб) Sw> учетаспециальных 
тргбобаний технологии гроизбоУстба.

б проекте разработаны здания Улиной бЬм, АУм, бом. 
Категории произбоУстба по бзрыбопожароооаснооти 

могут быть „Я" ) „Г" , „И".
Проект разработан Уля климатического рейта с 

расчетной температурой наружного багУуха Уля холоУного 
периоУа -А0°С.

Теплоносителем Уле систем отопления и вентиляции 
принята горячая боУа с температурами V,Ta \бО°с и 
WlO°C при 1нар~-А0°С по температурному графику. Тепло
снабжение предусматривается от внешнего источника тепла. 
Пасполагаекые Усиление ца тепловом ббоУе б здание Условно 
бытинг менее \У0 кГ\а (ДУкгс/емг).

Отопление зУания преУусматрено б рабочее бром я
С Ч ус ̂ °с) системой с местными нагревательными прибора 
ми типа ТМАО&* и бозУууиное, совмещенное с бентиляцией̂ за 
счет перегрева проточного бозУухУ-

дежурное отопление (Лрн- 5°с) обеспечивается 
местными нагревательными приборами- 4 наружных борот уста
навливаются бозУуимо-тсплобые забесы М  и М2.

вентиляция предусматривается механическая притачно- 
бытяжная с кратностью базУухоо&лепц Уля зУания:

Улиной бУм- Ъ,0 1/ч\
Улиной 4Ум- А,5 1/ч;
Улиной бПм- б,б I/ч.
Победа притачного бозУуха б холодный периоУ 

ооущестбляется приточной системой ПА через бозУухораспрг- 
Уелители типа Ш\б

^Уаление бозУухй иг верхней зоныпреУусмотрено 

системой Уля гУания Улиной ЪУм, системами 61 и НУ Уля 
зданий Улиной АУм и УОм>

Отсанкабаны пргУусмотрена вы тяж ная система 6ЕЛ.

Монтаж систем отопления, теплоснабжения и венти
ляции выполнить б соонйетстбии со С,НиТ\1.05 ОШ. бозУухобоУы сис
тем П\и 6УА выполнить из листовой стали. Толщину стали при
нять по СНиП У-Ъ6-Тб?

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выпол
нить иъ труб диаметром УобОмп включительно по ТОСТ бОД-Тб, 
сбыиде УС мм по тост АОЮЦ-ТЬ. Падающие тпрудопробоУы Уиаметрам 
Уо \сомм систем теплоснабжения и коллектор теп лело угла изоли- 
рожать теплоизоляционным шнуром из минеральной ^ать\ ^ обо
лочке из стеклоткани ТН ЗУ- Аббе-ТУ, Уиаметромм А00 мм и более-  
-плитами из т^неральной боты на синтетическом обязующем 
(марки ту) п т с т з -У г . Толицина изоляции Цпмм. Прибязан

33SZ

Покробный слой:
-  Уля отбоУоб- сталь тонколистобая ацинкобанная §=0,35мм

гост т\\у-ту;
-  Уля прямых участЯоб- стеиоцемгнт тгксталитобый Тб ЗУ-У АО-17. 
ПереУ изоляцией трубопробоУы покрыть б один слой грунтом 
ГФ-ОСО и б Уба слоя битумным лаком 6Т- АТ?.

После монтажа бее трубапробоУы 1га исключением изолиро- 
банных участкоб), раУиатсры и бсзУухобоУы окрашибтотся масляной 
краской па гост Апеог-ТА за г раза.

На схемах отметки тру&опробаУоби круглых бозУухсбаУоб 
Уаны по осям. Иля прямоугольных бо^ухобоУоб-низ.

Отопитгльна-бентиляционные системы заземлить 
согласно ПМЭ.

Нслоб\т\е обозначения приняты б соотбетстбии с
гопт глуг-еб; гл&ц-то-,г л&5-то-,г.та-то.

Ьозвихозабор системы ПА преЗисматриУается 
из зеленой зоны.

Нач-спА. Петогнко ̂

Техник
Тл.стц. Лнъгхебич
Нхк-гр- Михайлоба

Отеоачобо

тп  цоо-о-ггбб Об
Чуи&ицирсбаннне знания |маеили| из легких 
металлических кснстрзкций___________

ЁтаУия Постое
МШАД 1АЦШ1Ш1 Щ\Шй бУание с рамными 

Конструкциями типа ft банек"
Лист

Общие Уанные /окончание!
ммос . ессп 

Тлобпоамбентляция
Т № \ \

sasto-oa
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иъ шхих метрически* конструкций.
рАриЪаган 1ИШ5 Ьцздаэия FffiM Ъйониг с. рамными , 

конструкциями тто„Кйнок. DroDua J\ucm lUlCTTVOfe•■ 1
Р

ъаоние алиноо адм. Г\хин Нй отм» O.QQQ. 
Ъ*емы систем ПА ’, bSA.

MMCS" wop
глаЪпромьгнтилациатипрош^ом^ототоа| |

aas/o-os. 7
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Системе теиАОснебаусгниа истоно̂ ок \И,\1й.

1. Не ^коъоннъл но с*гме отопление Виометрчл

тр^бот\^&оВо&, г^инътъ ф  *2.0 мм.

В. Риш>В тепло листам состоял jenv.
AV7SQP Ьт

но теплоснабжение с̂тонс&ли П\ СЬБИОО ккол/ц1)
7.ББС00 Ът

но теплоснабжение с̂тОноЪок 41,4с (гБЪБОО ккал/ц)
В. Потер* Вс&лени* систем состй^лает 
-нй отоплений
-н о  теплоснабжение ^стоно^киГ\\

- НО теплоснобж^ние ^стоно^ок 4\,4£

АЪеОСПО . 
(ААОО кгс/м*) 

ЧББООПо 
[im  ыФг) тоо  по 
(ББООкгс/м*)

. <гМБ 
\ъ™т

лист Б

тп  4 о о -о -г ? .«  оьНоч.отб. Петренко*
Гл-спеи.. ЬнгшЬич Ьшл
Р\*к.гс- Михайлова /ии^ ' Унифицированные ъВОния (моЭили) 

иъ легки* металлически* конструкцииВнЖгнсрГолиб&о ш  .
ПриШйн Г (] Ъаоние с рОмныни конструкциями типе „ Конск" Стойие Лист ЛистоЬ

[ШйШКШ&ПКЯ! Р k
ЪВОние ВлиноО ЪБм.Схемы систем отепление и теп- лосниожгния установок У\,Ус.

ммсс . ссер глоЬнромъгнтиляци* гпи Проектпроньентиляци* г.москьо1 инЪ.№ 1
aas/0-ог. я
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Тепловой чъел

Схема mfer>xocwdSak.feHuqi установки VU

Установочный чертей ТМЧ-\4У15 
О̂КчК&иое коцстоыкииа 

УЪЕЧ-Ъ-76
040 от системы тепхосчб&ач.йци91 

4CmOHoW  ̂ ^
Ф1\0 fc системе. тЕТ\лосно&м.ени* f г9 

астанское |ф
Ф 4Q к системе. теслосна5сц.ениа ч 

астанс&ки Ги

ГраъеВиЧ а̂=&0

040 от системы

040 от системы тет\хосно§ак.ениА 
scmawofou П4

Ф1Ъ системе отопление
---- _ Установочный честей. ТМЧ- M-1S

Ъочлабнаа консточусцое
g -w -w s

025 от системы отоплений.

№сто цстоноВ<и есиабнои 
констрц*.и.ш см- чертежей \ nk_u У  \ ] 
0ОНте*ПрОйКта_______  1 Pen | \ l |  J r
Мнщ.тойь, мтдкнй -- 01

М .___ I T f

Jj
Д

<Я_5 . ftWttM

1 -1

теплосно̂ ение 4Cn\Cw&s,u т

\ Клапан оагчлирцуоупий 
ти на ц т  a e s

ГраееВиЕ Т>а-&0
\  Установочный честен TWHHVffi 

Ъакдабнаа Еонсточкииа 
Ш-Ъ̂ М-ЧЕ

\ Счетчик ЪТГ За-50

\  Установочный Частей. ТИЧ^Чг-75 
Ваклобнаа конст̂ кииэ 

Ш-ЪКЧ-Н*

ъик-гос*

Маталло̂ онсточкцие бле 
крепление аъла

ПриВаЗДН

ИДИ гадши»! ifjgw
БЙддд Щ,
УМпеч.|̂ гийьич \щЩ

W 1I------------V

инУЛ2

iHfawa ВЕЙЗЕЗЯ |[1Ш1

ТП 4б0-0-Г?.*Б QB
УнийичироВанныг геани* [мобчлЫ иъ лесей*"—  металлических Кснсн\рч*чиО
B6anut с еомными канет» р^кциами типа аКанск" ^Ш ЕШ ЭИКШ !

Схеме системы menxccHcfwwft' ние истсноВкиТН» теплоьои тлг
a a s / о - о г  3

Ыхр
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0.000

. Валить no контур 
1 )— К 2y Жетоном

УстаноВочный
чеотеск ТМЦ-№-15 

ВаклаВная конструкция 
aobkhm-ts

5b 4 D

План Hd отм. 0.000 План но отм- Ц.ООЦ

----/V------

i t >

о
S

Г -
550 ■/ ум

Увел автоматического 
регулировано* установки^

T i

0.000 1

550
у и

©

© -4 D

Спецификации отопительно- Вентиляционных установок

Марка.
пог. ОВогначение Наименование Кал- Масса Приме

чание
А в В А 5 В

П1
т.\ 7Н.ОО.ОООТЧ Агрегат Вентиляционно-

ГорькоВский механичес- приточный ВПА- ВООхУЗ ПВО Компл.

киСл ъаВоВ A® L
треста „Сантехйеталь*

м.г ГорькоВский механичес- Секция рециркуляционная
кии ваВоВ А-\ агрегата
треста иСантгхйгтиАь“ ы и- го сл.аа \ КОМПА.

т.ъ В.ЗОА-А Шрь герметическая
утепленная В ус \ ,85x0,5 \ 33,Ь

Ш.А см. черт, марки АР ВсъВухогаЗорная
решетка РоН- - 8,5м* \

У'А
у и ТУ ВБ-ПВ5-ТА Унифицированная

ста тгэ.оо.оо.ооо.-о\ ВоъЗушно- теплоВая
ГорькоВский механический ъаВеса тип Аб.З \ тао компл.
ваВоВ А-\ треста
чСантехВеталь“

Применения

I  Стояки ВоъОушно-теплоВой гоВгсы У2 установить 
аналогично стоякам ъаВесыУА.

В* Наъмгры Оля спраВоВ.

|
ТП 400-0-11.55 05Нач.отВ Петоенко: fc.

ГА.спец. Ангел&ич шмпГ
Рук. го- Михайлова Г Унифицированные гвония к мовули)

|иъ легких металлических консто\Акции 1
| ПрмВяъан ЦЫЦЩ Ь шалчд 1 И Ц ЗВониВ с рамными „ 

конструкциями типа „Канск
ОтаВия J\ucm ЛистоВ

1 Р Ь
„ ЗЗание Олиной ЗВм 
Установки систем  Ш ,УА

МИСС СССР
ГлаВпромВетиляци я г пи проВ^тг^лВентеция| ичв.№ | ___ j
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Бог0бхос5орник ФЫЪ

Система теплоснабжение сстСуц&ок НИ ,Н2
6.S5Q

-И-

Системс omon лени*

\. Не уксгонные на схеме отопления 0исмгтръ\ тру
бопровод, принять  ̂60 мм. 

е. Рссхоб тепло систем состобляет:

t  2. Аго
(
и олоо

но отепление  ̂\геооо к*ал/ч)
еоиооет

Д  ^ 1 ? f  ' — ъс
нс теплоснабжение установки П\ (666600 ккал(ц)

О & е п п л а т
<625<у- \Ьт/ч 

ебчбъзнок
юоиии от___

нс теплоснабжение ycmCHObtycb^ui ^ ^ 0 0  кксл/ч) 
V Потере &&лени  ̂ систем составляет:

-  нй отопление

-  но теплоснабжение устОнабки П\

-  нс теплоснабжение установок \И,^б

6̂ 00 Па
(6100 Кгс/̂ г) 

ЛАбООПа 
[1600 кге/сл*)
issooua

(ТОО Ьгс/м*)

тп аоо-о- пль оь
н̂и«рии,иро!ьиннъ\г гарпия [ЛлоЗ̂ лй̂  
иъ легких металлических конструкций
'ЬОаниг с рамными Тс?55йё 

конструкциями mund лКанск"
БОйниг Олиной чем.Схемы систем отопления и теп

лоснабжение цстанобок ЧА ,Уе

Р
ммсс

лист Листок

глсеоротбемиАачих mun̂oeKT(\oov\̂cHaruA9ivj г. моим____
SccF"

. .их гсилхция
гг?¥о-ог. /г.
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Применение!

• He сгонные не схеме отопления Оиомгтре\ тр̂ Ео-
npoboOob, сминать ф еомм
Ь  ?осхоО тепло систем состеЬлягт-

теооътно отопление
еиаоо ет_

но тсплосноЕдоение нстоноЬхи U\ 1Ш№«киЦ
но теплосноЕаКлние с̂тоноЪо* HI ДО ^БЪепо^л)^
Ь. Потере вселение систем составляет*.

ъы>оооо
-  но отопление

- но теплосноЕ^ение установи t\\

- но теплоснеЕ^ение установок Н1ДО

CVTOO ferc/м*) 
USOQOo 

(Ito Хгс /м1) 
Ч&ЦООПО 

(, toO fcrc/мг)

тп to-o-гтло оь
инифиц,ираъоннъ№ гОаниа Смогли) иъ легких металлических нонстоннции

ЪВоние с рамными констр̂ кциами типО̂ ансх®
ЪОоние Олиноо СЛм.
Охемы систем отопление и ттюсновэдениа чстоноЬокч\№

ОтаЗие Диет

ммсс глоепт гпи ̂

т
Дцстое

azs/o-ог W

с5ЕР“
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В е до м о сть  рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

/. Обш ие да н н ы е

г Здание длиной 36м. План на о т . 0.000 с сетями
систем 6к. План синтезе кабин б СТО-/ Схемы систем зо. ЛУ

3 Здание длиной 36 м. План на отм. 0.000 с сетью
противопофарного_ водопровода, схема проти- бЬпспкорнаго Водопровода

4 Здание длиной /г*м. План на о т  0.ооО с
сетями систем вк. План сантехкабин БCTO--J 
схемы систем ВО. hi.

5 Здание длиной 4вм План на отм. Q ООО с сетью
противопожарного Водопровода, схема проти Во-  
пофарноео Водопровода

6 З д а н и е  д л и н о й  60м. П лан н а  атм. 0.000 с
сетями систем О к. План сантехкабин 5СТОЧ. 
схемы систем ВО. Лу ------------- __

7 Здание длиной 60м Иран на отм. О.ооо с
сетью проти В опофарного водопровода. Схема противопожарного Водопровода, ---- ----_L--------- —------ ----------------- -

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1
Q
0иъ
5
3

|
*4

1

«0

«а

1

$о
!
к
£

Обозначение Н аим ено ван ие Примечание

Ссылочные документы
серия 9. 900-8 Альбом оборудования, chacou- г о и
Выпуск 4 ны х ч а стей  и арм атуры  для * Сантех-

с е т е й  и сооружений Водопро- проект"
Вода и ка ня ли за и и и 1У П г

Серия Я П В 0 0 1 Опорные конструкции и  средст-
ВыпускI ба крепления с та л ь н ы х г п и

тр убопро водов В н у тр е н н и х „ Сангех-

санитарно - технических систем проект "
13}yS0+ SOQmm) /976г

серия S .90f-f
В одо м ерны е у з л ы

* Сантех-
проект"

m4r.

а»

«5*

Проект разработан Б соогВетстБии С действующими 
нормами и правилами и обеспечибоет Взрывную и пофор- 
ную Безопасность при эксплуатации здинир ( сооружения) 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятии.

Главный имфенер n p o e k r t f jr r f П е тр е н к о )

Основные показа menu
по чертвфам Водопровода и канализации

Наименование
системы

Потребный 
напор 

на Вбодщ м

Расчетные расходы !Ькхно8снноя
мощность

дВигоге/геи
кВт

Примечание
нг/сут. гё/чос л/с

при

во ео.о 0 $ По приборам

в о го . о
В две струи 

по5.2 л /сек

В / по прибором

Общие указания смотреть арьБом J  
В здании запроектированы следующие сети: 

о) хозяйственно- питьевой и противопоф арны й водопровод-  ВО;

Ь] бытовар канализация - Л*/
■Хозяйственно- питьевой и противопофарный Водопро

вод запроектирован для подачи Воды к сантехприбором, 
установленным В сан т е х  кабинах ти п а  ВСТО-/, пофарным 
кранам.

ВодопроВод прокладываете# по стенам здания,
ПодВод Воды к потребителям предусмотрен В штра-

5е пора.
Бытовая канализация проектируется для отво

да стоков о т  сантехприборов В наруфнум  

Сеть канализации.

Привязан:

ШВЫ*
run Петренко *

Т П  4 0 0 -0 -2 7 . 3 5  в  к
Hrv. отд ЪЦтикин
№м. сект. Оанягдзе Л. б—Л-
Qnutak. Нофороба Унифицированные ЗданиЯ( модулиf из легких 

металлических конструкций
ПроВерщСт/дзе ЧданиЯ с пмниымИ Стадия Лист Листов
Икона». Назарова конструкциями типа» Ваисе Р / 7

Обшие данные
МИСС СССР 

Гла&прое£ентиляииЯ 
m unpoetoa^igruwup

a a s -/ o -o e  /7
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Ведомость рабочих чертежей о с но в но го 
ком плекта  0/Ц

Лист Наименование Пр и м е ч а н и е

1 Общие данные (начало)
в Общие данные (окончание)
3 Здание длиной 36м.

Расчетная схема та блина питающей сети
к Здание длиной 98 м.

Расчетная схема-таблица питающей сети
5 Здание длиной 60 м .

Расчетная схема-таблица питающей сети
6 Здание длиной 36 м.

Схема функциональная
7 Здание длиной 98,60 м.

Схема функциональная
6 Приточная систем а . С/ема

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (НАЧАЛО)
9 Приточная система. Схема

ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
W Приточная система- Схема

электрическая принципиальная ( окончание)
и Регулятор температуры. Задвижка

НА противопожарном трубопроводе
Схема электрическая принципиальная

12 Здание длиной 36 м.
Схема электрическая подключений

13 Здание Алиной 98, 60 М-
Схема электрическая подключений

щ Воздушно- тепловая завеса.
Крыш ной вентилятор. Схема
электрическая принципиальная

15 Здание дайной 36 м.
Расположение электрооборудования
И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН

16 Здание алиной 36 м.
Расположение электрооборудования
и прокладка кабелей. Разрезы

17 Здание алиной 98 м.
Расположение электрооборудования
и прокладка кабелей. План

16 Здание длиной 98 м.
Расположение электрооборудования

Лист Наименование Примечание

И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. РАЗРЕЗЫ
19 Здание длиной 60 м.

Расположение элекгрооборудования и
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН

20 Заание Алиной 66м .
Расположение тктрообОрудовАния й
прокладка кабелей Разрезы

Z1 ЗАЛИЙЕ АЛИНОЙ 36 м.
Кабельный журнал

ZZ ЗАЛНЙЕ алиной 98 м .
Кабельный журнал

23 Здание алиной 60 м.
Кабельный журнал

г* Здание длиной 36 м .
Электрическое освещение. План

25 Заание длиной 98 м.
Электрическое освещение. План

26 Здание длиной 60 м.
Электрическое освещение . План

27 Здание длиной 36 м .
План заземления

28 Здание длиной 98м .
План заземления

29 Здание длиной 60м .

План заземления

Ведомость основных ком плекто в  р а б о ч и х  ч е р те ж е й

Обозначение Наименование Примечание

ЛР Архитектурные решения
КМ Конструкции металлические
кш Конструкции железобетонные
ов Отопление и вентиляция
вк Внутренний водопровод и канализация
эм Силовое электрооборудование.

Автоматизация. Электроосвещение

Ведом ость  ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГМ9-91-73 Датчик температурь/ (ДТКВ).
Установка на стене

TM4-M1-7S Термометр сопротивления, термометр
термоэлектрический Установка

НА трубопроводе ДУ 789 мм
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНЕ
(ТУД9Л)

TM9-149-7S Термометр сопротивления, термометр

термоэлектрический, Установка на

ТРЛБопютс А, 95... 76мм (Щ 9-4)
ТМ9-/30- Тб Термометр сопротивления, термометр

термоэлектрический. Установка на
трубопроводе Д у  19...38мм (ТУДЭ-9)

Прилагаемые документы

CTP.S3...67 Спецификация оборудования
СГР... Ведомость потребности в %л ь б о м Ж

материалах.
07р. 52 Узлы крепления светильников,

шинопровода, кабелей и
коробок на протонах и фермах

ПРИВЯЗАН

инв. н°

ТП 400-0-21. 85 ЭМ
Унифицированные здания г мод уаи)  _
из ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ

тип МОСКАЛЕНКО aows ХД АНИЕ С РАМНЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПАЩКАПСЙ
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гпи
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Общие указания

{ .О б щ ие  положен и я
11. Электрическая часть проекта  разработана на основании задание 

на п р о е к т и р о в а н и е , у т в ер ж д е н н о г о  Госстроем  ссср ,  строительны х
И САНТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ, ДЛЯ ЗДАНИИ РАЗМЕРОМ 24*36 И 24*45,24*50/1

1.2. В соответствии с ЗАДАНИЕМ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН БЕЗ УЧЕТА КОНКРЕТНОЙ
т ехн о л о ги и . Принятая  о с в ещ ен н о с ть  гоолюкс.
Ка т его р и я  э л ек т р о с н а б ж е н и я  по н а д е ж н о с т и - w от внешних источ
ников  т / и о Б

13. в ЗДАНИИ п р ед ус м о трен а  УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОЩИТО- 
ВОГО ПОМЕЩЕНИЯ в составе КОМПЛЕКТА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО модульного зда
н и я - К Э Ш - к , В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ ТРИ ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛ. ЭНЕРГИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ.

1.Ц. К а т его р и я  производства по с и  и  т у  м -2-72 пожароопасная в ;
ПО ПУЭ-76 ЗОНЫ КЛАССА П./Г ,  -

I.S. ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ЗАЩИТНОМ ОБОЛОЧ
КОЙ ТРДЧ

“ 1.6. Аля ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ НА ПАНЕЛИ ВВОДА 1 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАВКОЙ НА *5 0 А

I X  Учет ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИДУСМОТРЕН СЧЕТЧИКОМ,УСТАНОВЛЕННЫМ
НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3- . « . „ „ « « и н и е  ипннРРТ-1.8. Вн е ш н и е  питаю щ ие с ети  и силовое электрооборудование конкрбт
МАЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТСЯ при п р и в я з к е  п р о е к т а .

1.9. В ТАБЛИЦЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ СВЕДЕНИЯ ПО СИЛОВЫМ 
САНТЕХНИЧЕСКИМ УСТАНОВКАМ И ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ОСВЕЩЕНИЮ.
Св е д е н и я  по т ех н о л о ги ч ес к и м  э л ек тр о п р и б м н и к а м  заполняются при 
п р и в я з к е .

В. Таб л ица  основных п о к аз ател ей

На и м е н о в а н и е
U - ЗДАНИЯ 

РАЗМЕРОМ. М ПримечаниеИ5М.
24x56 24*48 24x60

На п р я ж е н и е  с ети В 380/22i 380/22С1 m /n i
Ус т а н о в л е н н а я  мощность

САНТЕХНИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
ЭЛ. ПРИЕМНИКОВ КВТ 2Ц, S8 35,0 8 35,08
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
ЭЛ. ПРИЕМНИКОВ кВт — — — ЗаполняетсяПРИ ПРИВЯЗКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ кВт 13,2 16.9 21. f
СУММАРНАЯ
Ра с ч ет н а я  мощ ность
САНТЕХНИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
ЭЛ. ПРИЕМНИКОВ кВт /9.66 г я , т г т
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
ЭЛ. ПРИЕМНИКОВ КВт — — — Заполняете/ 

п р и  п р ивя л а

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ кВт 13,2 16.9 г и

СУММАРНАЯ

Типовой  п р о е к т  разработан в соответсвии с действующими нормами 
и правилами для зд аний  и СООРУЖЕНИИ С ПОЖАРООПАСНЫМИ зонами

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  Wo c kaaeh kb  в.А f

3. С иловое эл ек т р о о б о р уд о в а н и е , и  а в т о м а т и з а ц и я
САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

3.1. Все эл ектрод вигатели  поставляются ком плектно  с оборудованием.
3. г .  Аппаратура управления и защиты приточной в ен тсистемой,крыш- 

ными в ен ти л я т о р а м и  ('в ы тя ж н а я  в е н т с и с т е м а ) ,  отоп ител ь н ы м и  
а гр е га т а м и  ( воздушно- тепловой ЗАВЕСЫ СТА) ус т а н а в л и в а ю тс я
НА ПАНЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 8 СПЕЦИАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОЩИТОВОМ 
ПОМЕЩЕНИИ И ПОСТАВЛЯЮТСЯ в КОМПЛЕКТЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОМ 
КЭМЗ- К •

3.3 А в то м а ти з а ц и я  при то ч н ы х  вбнтсиотем  п р е д у с м а т р и в а е т '.
БЛОКИРОВКУ ВЕНТИЛЯТОРА С КЛАПАНОМ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА; 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПОСЛЕ ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА КАЛОРИФЕРА'.
ЗАЩИТУ КАЛОРИФЕРА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ;
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 
♦ 16вС ‘/
ПРОГРЕВ СТВОРОК. НАРУЖНОГО КЛАПАНА В Т Е Ч Е Н И Е  ЗМИН*
РАБОТУ ВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖ ИМ Е РЕЦИРКУЛЯЦИИ.

34. Ав т о м а т и з а ц и я  воздушных завес п р е д у с м а т р и в а е т :
БЛОКИРОВКУ ВЕНТИЛЯТОРОВ ЗАВЕСЫ С КОНЕЧНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
МИ ворот;
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗОНЕ 
ЗАВЕСЫ *  12°С

3.5. В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ 8ЕИТСИОТЕМ ПРИ ПО- 
ЖАРЕ КНОПКАМИ SB-15.SB-16,УСТАНОВЛЕННЫМИ У ВОРОТ ЗДАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА КНОПКАМИ SB/7,$В/5, 
УСТАНОВЛЕННЫМИ ТАМ Q C E У ВОРОТ.

4. Э л е к т р и ч е с к о е  о с в е щ е н и е

4.1 ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ДВА ВИДА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.'
Ра б о ч ее  и э в а к у а ц и о н н о е .
Эв а к у а ц и о н н о е  о с в е щ е н и е  ис п о л ь з уетс я  в к а ч е с т в е  д еж у р н о го
ОСВЕЩЕНИЯ .

Ы. Си с т е м а  о с в е щ е н и я - общее равном ерн ое ,  о с в ещ ен н о с ть
200 ЛЮКС.

4.3. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ. УСТАНОВЛЕННЫМИ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3 
КЭМ З-к,

44. Св е т и л ь н и к и  п оставляю тся  в ком плекте  э л ектро м о н таж 
ном к э м з -к .

5. Э л е к т р и ч е с к и е  про во д ки
£1. Силовые с е т и  и  ц е п и  у п р а в л е н и я  в ы п о л н я ю тс я  к а 

б е л е м  МАРОК. АВВГ И Л Ш Р ,  ПРОКЛАДЫВАЕМЫМ ПО МЕТАЛЛИ
ЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ з д а н и я .

5.2 Ос в е т и т е л ь н ы е  с е т и  вы полняются ш теп с ел ьн ы м  шино
проводом ШОС - $ 7.

Б.з. Вс е  э л е к т р и ч е с к и е  провода,  к а б ел и ,  о с в ети тел ь н ы й  ш ино
провод входят в состав к о м п л е к т а  электромонтажного КЭ/ИЗ-К.

6. З а з е м л е н и е , з а н у л е н и е

6.1. Вс е  м е т а л л и ч е с к и е  ч а с ти  э л е к т р о у с т а н о в о к ,  д о с т у п н ы е  
п р и к о с н о в е н и ю  ч е л о в е к а ,  н о р м а л ь н о  не н а х о д я щ и е с я  под н а 
п р я ж е н и е м ,  МО МОГУЩИЕ ОКАЗАТЬСЯ под  н а п р я ж е н и е м  в р е з у л ь 

т а т е  п о в р е ж д е н и я  и з о л я ц и и ,  д о л ж н ы  б ы т ь  в а н у л е н м ,  з а з е м л е н ы .
к  т а к и м  ч а с т я м  о т н о с я т с я : к о р п у с а  э л е к т р о д в н г а т е а е н , с в е т и л ь н и 
к о в  а п п а р а т о в ,  к о н с т р у к ц и й  п а н е л е й  у п р а в л е н и я  и  т.0 .

6.2. М е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  с т р о и т е л ь н о г о  и п р о и з в о д с т в е н 
н о го  НАЗНАЧЕНИЯ, ТРУБОПРОВОДЫ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ, КОРПУСА ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОГО о б о р у д о в а н и я  д о л ж н ы  быть П Р И С О ЕД И Н ЕН Ы  К  НУЛЕВОЙ 
Ш ИН Е ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ if, КОНТУРУ З А З Е М Л Е Н И Я .
Н е о б х о д и м о с т ь  п о в т о р н о г о  з а з е м л е н и я  о п р е д е л я е т с я  п р и
КОНКРЕТНОЙ ПРИВЯЗКЕ ЗДАНИЯ.

63. У ч и т ы в а я  ш и р о к у ю  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  
ЗДАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СООРУЖЕНИЯ в о т д ел ь н ы х  с е л ь с к и х  
РАЙОНАХ, ГДЕ М ОЖ ЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ПЕРСОНАЛ ДОСТАТОЧНОЙ К ВАЛИФ И
К АЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРО
УСТАНОВКИ ЗАНУЛЕНИЕ КОРПУСОВ Э Л ЕК ТР О П РИЕМ Н ИК О В  ПРЕДУСМ ОТРЕ
НО С ПОМОЩЬЮ 4 й врилы К А Б ЕЛ Я , З А З Е М Л Е Н И Е , З А Н УЛ ЕН И Е 
Э Л ЕК ТР О К О Н С Т Р УК Ц И И  ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ О ПОМ ОЩ Ь» СТАЛЬНЫХ 
П ЕР ЕМ Ы Ч ЕК .

7 .  М о л Н И Е З А Щ И Т А

7.1. В СООТВЕТСТВИИ С СН-305-7 ЗДАНИЯ МОЛНИБЗАЩИТЕ НЕ ПОД
ЛЕЖ АТ-
Од н а к о ,  у ч и т ы в а я , что эти з д а н и я  м о г у т  с о о р у ж а т ь с я  в р а й о н а х  с  
РАЗЛИЧНОЙ ГРОЗОВОЙ д е я т е л ь н о с т ь ю  и  В ОТДАЛЕНИИ ОТ ДРУГИХ 
СТРОЕНИЙ (в ПОЛЕ, в ГОРНОЙ ИЛИ Н ЕЗ А С Т Р О ЕН Н О Й  МЕСТНОСТИ И Т.П .), 
КОГДА ВЕРОЯТНОСТЬ УД А Р А  М ОЛНИИ В ЭТИ ЗДАНИЯ ПРЕВЫ Ш АЕТСЯ, А 
ЗАТРАТЫ НА ВЫ ПОЛНЕНИЕ МОЛНИЕЗАЩ ИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УЧИТЫ ВАЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, 
КРАЙНЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ, НАСТОЯЩИМ ПРОЕКТОМ П РЕД УС М АТРИВ АЕТС Я 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЭТИХ ЗДАНИЙ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ.

7 .2 . По МОЛНИЕЗАЩ ИТНЫ М МЕРОПРИЯТИЯМ ЗДАНИЯ ОТНЕСЕНЫ К »» 
КАТЕГОРИИ.

7.3. В КАЧЕСТВЕ МОЛНИБПРИБМНИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАЛЬНЫЕ КОН
СТРУКЦИИ ПЕРБКРЫТИЯ(ПАОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ, СТРУКТУРНЫЕ ПЛИТЫ, 
ПРОГОНЫ), СОЕДИНЕННЫ Е М Е Ж А * °ОБОЮ И С М ЕТАЛ Л ИЧ ЕС К ИМ И КОЛОН
НАМИ БОЛТАМ И. „

7 4 .8  КАЧЕСТВЕ ТОКООТВОДОВ СЛУЖАТ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 
7 5 .  В КАЧЕСТВЕ ВАЗБМЛИТБЛБЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА ФУИ. 

ДАМЕНТОВ, КОТОРАЯ ДОЛЖ НА ВЫТЬ СОЕДИНЕНА СО СТАЛЬНОЙ КОЛОННОЙ

З Ш  гб ? В ? А И Ч И н ГЙ м П УЛ Ь С Н О ГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЖДОГО ЗАЗЕМЛИТБЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВОЛЕЕ 200Ы,
В ГРУНТАХ С УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 500 Ом И ВЫШЕ НЕ  Я М Б Е 
40 ОМ.

7.7, При ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ЭЛ ЕК ТР ИК И ВЫДАЮТ ЗАДАНИЕ СТРОИТЕЛЯМ 
НА ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И П ЕР ЕМ Ы Ч К И , М Е Ж А * Ф УН Д А М ЕН Т А М И  И 
КОЛОННАМИ, ИСХОДЯ из К О Н С Т Р У К Ц И И , ПРИНЯТЫХ РЕШ ЕНИИ ПО ФУН
ДАМ ЕНТАМ  и КОЛОННАМ.
Пр и м е р  с т р о и т е л ь н о г о  з а д а н и я ,  п р и л а г а е т с я . .

7 .8 .  ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ з д а н и и  в з а с т р о е н н о й  М ЕСТНОСТИ,УКАЗАН
НЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ З А П И С К Е М ОЛНИЕЗАЩ ИТНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ НЕ 
П РЕД УС М А ТРИ В А ТЬ .

ТП Ш - о - 27.85 ЭМ

Привязан

■ ■
■ ■
■ ■

I Инв.Ч? 1

fT liM li I М||Ц | \f t j |
ЬДШ1Д ШХШШШЯШШШ

ЦДШ11 ШИШ ющ  д .
Зд а н и я  с ра м н ы м и  

КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА.. Кл нс к р___2
в ш и  Е ш а  и ш я

-02. e s

Об щ ие  д ан н ы е  
( о к о н ч а н и е)

КОПИРОВАЛ

гпи
ЗЛ ЕК ТТП З  П Р О Е К Т

M O C K B R

Формат А2,



Схема измерения напряжения
И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

^  Z80/220 8

ТП 400-0-27.85

* - Источник ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ КОНКРЕТНОЙ 
ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА Привязан

и не. и*

тип
Н. к о н т р .

Ш ота
та СПЕВ.
Гл. саек
Рук. гр.
Ст. ИНН.

МОСКАЛЕНКО *р8.й
ОГИЕНКО
брянский
Са м с о н о в

Шатилин
Исаева
№ Р

ЕРы*. m m

ш
ШЗк

, m i
1 Ш 1

Унифицированные здания (модули) _ 
из легких металлических конструкции

Здание с рамными л
КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА „ К А НСЙ

ХЕШ К Ш Ш Ж Ш Ш Ш Ж

Таблица питающей сети

1±1гпи
ЗЛЕКТРОПРОЕКТ

M D C K  в и
aas/o-os. г е  копировал эиеиши, Формат AZ



С х е м а  изм ерения н а п р я ж е н и я  
и у ч е т а  электроэнергии

л/ 380/220 В

К ПАНЕЛИ /

тпт~0-27 .65

*  -  Источник электропитания указывается при
КОНКРЕТНОЙ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Ун и ф и ц и р о в а н н ы е  здания ( модули)  _ 
из легких металлических конструкции

Здание с рамными , 
конструкциями типа„Канск

\ н и т  ¥ Ш Ш  т ш я м .т

Здание длиной  48м .
т  МЧС Ч ЕТНАЯ СХЕМА .
Та б л и ц а  п и т а ю щ е й  с е т и

L L Lгпи
З Л Е К Т Р О  П Р О Е К Т

М О С К В Р
ВЗЯТО-03 37 Копи Ро влл. оЛлмКши̂ Формат А2



Источник
ПИТАНИЯ

Аппарат на вводе

Тип
Установлен.
мощность,

кбт

Расчетная 
щно 
квт

Аппара т 
линии

Тип
Тон УСТАВКИ 
АВТОМАТА, А

Пров од на

Марна с ечен и е  
проводника и  спо
соб ПРОНЛАДНИ

пусковой
АППАРАТ

Тип
Устав.
тепа

Т >

Проводка

Марна сечение 
проводника и
СНОСОВ ПРОКЛАД

ни

Т Р у €1 -  56 18 к вт

Руст. сил. -  ЪЪ.вв квт

Рр. сил. -  2в>Щ квг

РУСТ. ОСИ. -  2  U  квт

Р р осе. -  2<,1 Кв!

САЧУ-П672М

ш

О - 40 О  8

©
А 3726 Фуз 

/ 2 5 0  А

Ввод -V  580/220 6*

ПМА-УШ
АПВ 3(1 *10) Г—I 90 АВВГ 3*40+1*6

X

о - л о т о к

ПМА-1100
АПВ 3(1 ню) ц  АВВГ 9*2,5

А Е2026-Ю

S a f  АПВ 3(1* 2.5) H f l 6* АКВВГ 7*2,5 
~16 UJ 

АЕ2026-10 ПИЛ-1100 AQOr л _
АПВЪ (1 *2.5) r - j  7,8 АВВГ 0*2,5V F -

I П МЛ-1100
ч > н -

АВВГ 0*2,5

АЕ2026-10
m ПМЛ-1100^  АПВ 3(1 *2,5) г-п 8 АВВГ 9*2,5 

~16 L - \

АВВГ 9*2.5

АВ2026-Ю ПМА „ ппF5 , НМЛ-1100
АПВ 3(1 *2,5) m g  АВВГ 0*25

16

АЕ2026- Ю
Ар*

^  АПВ 9(1x2,5) 
ш 16

АВВГ 0x2.5

А Е 2046-10 
LF 7

50
А 3 71 6 ФУ3

АПВ 4(1*16)

АЕ2046-Ю

Л 1 ___
50
А3716СРУЗ

. « Г

80
А П М П З

Ч Г  АПВ 2 4*2,5)

То к о п р и е м н и к

Тип

4АШ
МБУЗ

АОА 
11- 2РЗ

4А 112  
МВ8У2

4А112
МВ8У2

4 А 90
JJL

4А90
14

4А90
А4

кВт

8,0

8,0

£ 1

20,0

0 Приточная
вентси сгем а

Злектронатре ватель 

Задвижка на
1Р0ТИВ0П0ЖАРН0Н 
ВОДОПРОВОДЕ

Вытяжная
ВЕНТСИСГЕМА

Вытяжная
ВЕНТСИСГЕМА

Воздушно
тепловая 
завеса 1

В03ДУШН0- 
ГЕЛ ЛОВАя 

” ЗАВЕСА 2

Х У •
Панель  3

■0
Аварийное
освещение

Ре з е р в

Панель 3 
Ра боче е  
освещение

Освещение
КЗМЗо.

*  - Ист очник ЗАЕКТРОПИТАНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ 
КОНКРЕТНОЙ привязке типового проекта

Схема измерения напряжения
И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

-  380/220 В 

А I В I С\ ,/)/

Qp
А  3 7 2 В  Ф У З  

2 5 0  А

I I
н - \

А1

Э365 
400 В

С А Ч У - 1 4 6 7 2 М

со— о

t - Л

81 С1

ф!

о

Т - Ц В б  

3 0 0 / 5  А

А З  0 3  С З  
s-----------v ----------
К панели  /

Привязан Ш Ш Ш

_

инв

Е Е

Wffl/Ш  Ь1>шл(УШ Rtaii 1
ш ш п л

шгттття
ш ш я ш т

УЛ, СП Б ал САМСОНОВ
Шатилин Ip g т я

Щ к. п>.
[гг. ИНЖ

ИСАЕВА
ЗВАР

о т
Ш

ТП 400-0-27. 85

ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ

Здание с рамными
1Ш Ш  ¥ШЖ wjmeiM

Здание ДАННОЙ 60м ,  
Расчетная схема.  

Гавайца питающей сети

ш гпи
ЭПЕКТРОПРОЕКТ

MQCKBH
КопировАл аХапХань^ формат AZ
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КЛАПАН НАРУЖНОГО

< Р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о г о  в о з д у х а
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗМЕ НЕН ИЕМ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

2. Пр о и з в о д и т с я  а в т о м а т и ч е с к и й  п р о г р е в  в о з д у х о н а г р е в а т е л я

В ЗИ МН ЕЕ ВР ЕМ Я ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
3. Пр е д у с м о т р е н а  з а щ и т а  в о з д у х о н а г р е в а т е л я  о т  з а м е р з а н и я

4. Во з м о ж н а  р а б о т а  в е н т и л я т о р а  в  р е ц и р к у л я ц и о н н о м  р е ж и м е  
5 Ис п о л н и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  4 1 ,4 2 ,4  п о с т а в л я ю т с я  ком

плектно с с а н т е х н и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м .

| Привязан

L Z J
|ИНВ. N»________I -

ш ■ ■
шшшж^ ■ 1

■ ■ ■ ■ ■
I ^ H H н н н н Ш Ш н й
l i i r a i  г ш т ш !  шш  \ 

Ш ГМга ГПГи л :1Д  E S 2 M  шш
ШШ1Я 1 Ш 1  ш ш  шм 
гаияп ij ij ih l w  е д я  н и

Т П  4 0 0 - D - 2 7 . 8 5  З М  

У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  ( м о д у л и ) ,  и з
Л Е Г К И Х  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И  X К О Н С Т Р У К Ц И И

Зд а н и е  с р а м н ы м и  
к о н с т р у к ц и я м и  т и п а „Ка н с к ”

ш ш з е ш я е ш ш ш

Зд а н и е  д л и н о й  36 м .
Сх е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я

Копировал a/Lmf

1 1 1Г П И
1ЛЕКТРО ПРОЕКТ 

МО гкди
Фо р м а т  а 2
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К л а п а н  р е ц и р к у л я ц и и

По м е щ е н и е
" ©
- ©  л

К л а л а н  н а р у ж н о г о
ВОЗА УХА

На р у ж н ы й  в о з д у х

Эл е к т р о н а г р е в а т е л ь

т :

Ка л о р и ф е р

—(j*) M

Пр и т о р н ы й  ь е н т и л я т о р

ас.

36

са
ого+

с о
о
ОО

( . Р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о г о  воздуха
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕ ПЛ0ПРОИЗ ВОДИТЕ ЛЬНО 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

& .Пр о и з в о д и т с я  а в т о м а т и ч е с к и й  п р о г р е в  в о з д у х о н а г р е в а т е л я

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА.
з . П р е д у с м о т р е н а  з а щ и т а  в о з д у х о н а г р е в а т е л я  от з а м е р з а н и я  
*1. Во з м о ж н а  р а б о т а  в е н т и л я т о р а  в р е ц и р к у л я ц и о н н о м  р е ж и м е . 
^ И с п о л н и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  4 4 ,4 2 ,4 4  п о с т а в л я ю т с я  

к о м п л е к т н о  с с а н т е х н и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м .

ассо

_____________________ 1

ТП 1*00-0-21 85 ЗМ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ), ИЗ
ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ KIО Н С Т Р У К Ц И И  |

Привязан Зд а н и е  с р а м н ы м и
КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА „КАНСК0

стадия лист Листов 1
Р 7 _ JМ 1 Т 1 Ш 5 Ш V fi’/ffA  ЕЩЕ

1ЯТГ)!!1У J Н Ш Ш Ш  & Ш Ж  Ш Ш Зд а н и е  д л и н о й  кВ, в о м . 
Сх е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я

,  гпи 
э л е к т р о  п р о е к т

М О С К В А
1ЙЗЁЙ Е Н Я  [Ш У

IHHBJVfi 1 ин иу ч- Ш  1ГСШ
г г з / о - о г  з о  Ко пи ров ал  «/Udf Фо р м а т АЗ



з о
-з с о в  

A'i f t »  ( в  |

3 S,9,1t,tS
р 3

3 з. 1Z, гг, sf
р £5,33.39

А. 8.34
Р ЖУГ______

3
Р 18

Контроль
1 напряжения

Местное
X УПРАВЛЕНИЕ

Пуск
3 приточного 

вентили тора

4

S

6
Опробование

7

8 Включение
0 ПРИТОЧНОГО
Щ?

вентилятора

10

11

Работа
приточного
вентилятора

«
Сигнализация

работы
1Ъ ПРИТОЧНОГО

ьентилятоРА

Н

15 Защита
от

16 замораживания

11

18

19

Пояснение работы контактов датчиков
TSAI^  -о

Контакт разомкнут при значению
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА РАВНЫХ 
нан меньших 3°с (перед воздухо
нагревателем)

ПАЗ
уО

Контакт разомкнут при значении*
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВОДЫ НИЖЕ 

РАСЧЕТНОЙ

Контакт конечного выключатели 
дверей венгкамеры размыкается 
при открытии дверей.

Привязан

\ННВ.НV I __

ТП 400-0-2785 ЭМ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) из.

ЛЕГКИХ металлических конструкции
Здание с рамными
КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА 

„  /6АНСК”

СТАЛИЯ АИСТ Листов

р 8
Ш1Ш Г4ШШШ Д  
шма-а ш ш лш  швшл Ш: 
ШШЕЖШШШШШЗВШ1

ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМАs 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ . 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (НАЧАЛО)

гпи
ЗЛЕкТРОПРОЕКТ

MDCKBR
газ/о- о а з / Копировал Ф ормат AZ
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См. АИСТ В К л а п а н  н а р у ж н о г о  в о з д у х *
A t

SA1 
I  О

SB3 §в4

! 1 L s -> —s
л

f — 1 ~  I •■ 9 - Й

Л

См. лист# 
N

----- 1 г -Ш )
Г "

J Z1.Z1.23.Z0
р

г/

3 Л Я в ,1 *
р

См. ЛИС7&
С ЛАПАН рециркуляции воздуха

» г т
См. лисгд

N

i\ 26,2$ 29,31-I  ° ч р  Ц - >

3 26.21.20 30
Р

i

26

I

5
ц ia

28 1 I
|

29 «5

30

31

Привязан

Инън

А награмма переключателя $А1

УП 5315-157

И*
СЕКЦИИ

fit*
КОНТАКТА

I 0 //

'is0 0° *45°
л П л п А П л п

I 1 i
/7 3 t

0 S С
/у г 8
у 9 10
W И 12
W 13 a
m 15 16

1? И 18 XX
X 19 20 ZX

Анаграмма переклю чателя  saz

УП5Ы2- №

Номер
СЕКЦИИ

№
КОНТАКТА

Зима Лето

0’ *4в°

л П л /7 А П

I 1 2 X X
S 3 4 X X
/и S 6

(? 7 8

Ра. спец.
N. контр.
РУН, гр.
Инне.

Самсонов
Огненно
Исаева

Сг. ннз/с. СенчугоВя
Ш Р

Ч ае к

& L
ш ж
Ш &

ТП Ш -  0-27.85 ЭМ
Унифицированные здания (  модули) из 

легких металлических конструкций
ь ш т л ш т ж ш и Е л ШЗдание с рамными 

конструкциями типа,. Ианск4 р  I 9  |
Приточная система. Схема 

электрическая прит 
п а я

З Л Е К т й Н  Р 0 Е К 7

Мопквя___
ггг/о-ог за. КОПИРОВАЛ etfrfy- фОРМАТ АЯ



Элек тро  нагр ев атель  к л а п а н а  н а р у ж н о го  в о зд уха

Диаграмма реле времени НТ1 (ВС-Ю-63)

Обозначение
контакта Назначение контакта IS b i

И г* '-fa )
Включение приточного вентилятора 
ЛЕТОМ (ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА
наружного воздуха) 1 |—  t,— \ / / / /7 7 /7 /У У У У У У /‘Г ^

Не используется П  _p

1ft) ~(fe)
Подключение датчика (вкз)  для контроля
ПРОГРЕВА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД 
ВКЛЮЧЕНИЕМ вентилятора

Г ^ 1 з^ = К 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Т Т \

Включение приточного вентилятора
ЗИМОЙ (после ПРОГРЕВА ВОЗДУЛОНАГРЕ- 
ВАТЕЛЯ)

.
1 (— ------In--------- X / / / / / / / / / / / / / A  J

!% T ^ ~ t)
Контроль пуска венгсистемы i i______ is ------------— v ; / ; / ? / / / / A  t

T i H H i r Окончание пуска вентсистены
' '

ОБОЗНАЧЕНИЕ Е Э  КОНТАКТ ЗАМКНУТ

i t  =  30 120 сек*

tz ~  HE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

II /5 CEK

II №  cek*

II 15 CEK

II t  CEK

*  Уточняется п ри  нллааке

L
p

Привязан

32
Поз.

ОбОЗНМЕНК Наименование Кол. Примечание

У  механизма

м Электродвигатель WJ0M6W; U-3S0 В, IS.Skbt i ДЛЯ ЗНАНИЙ АЛИНОМ 
цу и 60м

м Электродвигатель 4 А /6 0 М В У З ; И~380В ; f f ,0  к В т 1 ДЛЯ ЗАМНИ МИНОЙ 
36 м

э Электродвигатель И-380 В; 1,6 кВт 1

А 1 Механизм исполнительный МЭО-ОбЗ,^220 В 1 ПОСТАВЛЯЕТСЯ

А2 Механизм исполнительный МЭ0-10; И-220 6 / ) комплектно

А* Механизм исполнительный МЗО-4 М~220В / J С КЛАПАНОМ

SBf5,SBt6 Кнопка П К  У /5  / 9 - / 3 / 2

Панель 2

OF/ В ы к л ю ч а т е л ь  АЕ2026-Ю , 3Р = Ю А ,И ~ Ш Ь 1

КМ4 П у с к а т е л ь  ПМ Л 3 2 0 2 -У Х Л  4; Знэ =40А; И-220В 1 КМ4-+ П К Л  1 Щ

НМ-3 Пускатель пмл 11000- 00В И ~220 В 1
KT1 Реле Ш О -Ш Ч ) И -220 В 1

W<0,ks Реле Р П Л 1 2 2 0 4 И  ~ 2 2 0  В 3 К1+ ПКЛ 2204 
кг •# пкл чоо ч

К 5, Кб Реле РПЛтОО; И -220 6 4
К7,К8
кк-э Реле РТА (0(00Ц 1

FH1yFH2 Предохранитель ПРс -6УЗ-П 3
FH3 Плавкая вставка ПВД1-6 А

Панель J

Kb Р е л е  Р Т Ч - / / - / У З ,  U - 2 2 0 B 1
SAT Переключатель УП5315~ С 15 7 У З 1
SA2 Переключа тель УП5312 ~ НЧЗ У  3 1
S61 Кнопка К Е О Н  УЗ, и с п  5 , толкатель 2
S67 красный

SB2 Кнопка К Е О Н У З ; исп4, толкатель 2
se s черный

SB3tSBS К н о п к а  К Е О / т , исп 2 ц
SBlf, S66
HI, Hi Арматура АЕ32322/ 2-У2, И- 220 В 3

■ ■

г
1 и не. т  | □

H i
н ■■ ■ш

н ■ ■1

шшшшнннн m
щ ш т шшш

УИхишА шм/мШЫ ИМШШ ЩЩ \

ТП Ш -0-27.85 ЭМ
Унифицированные здания (модулю из
ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ
Зд а н и е  с рамными 

конструкциями типа J(ahck

тш ттш ш ш ш ш ш

I РУК. ГР- I ИСАЕ&А
хст.инж. \зкар ш яаш ш

sas/o-oa. зз

ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА. 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

nB ! № f A*

i £ jгпи
3J1EKTPD ПРОЕКТ

M a c l e a n
Копировал Формат А2
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S01
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SB47 Ч У

1 Ш SB 18
г к'МП
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км г/ 
___ ^

У

ими

S ' "- " О1 о
в а Г р г

п-ньг

S&17

\ 1 se/s
КМ 72 1 в j p .

КМ 72
S0Z -------- ------

K M 7.Z

± * ™ а Л _

№ п-ньз
“ § ) ■

Открытие

Сигналы
щ т
ЗАКЛИНИ
ВАНИЯ
м т ы

ЗакрЬйпе

Hi
I

I

i i
I I

%

Д иаграм м ы  замы кания 
к о н та к то в

Регулятор  п м п е р л тур ы ТС

ТМ8

Но
м

ер
ко

нт
ак

та

Температура приточного 
^ ВОЗДУХА

" Ц  h  | f f
j ^ § 1  Ч  j « o $  1

21 1 -------~Ш ЯШ

13 — -------------------- - 1

Датчик температуры 7S2

Т У ,А Э  -4 -Я

| !
1

Температура воздуха перед 
воздухонагревателем

-30°с +3°С +№°С 
, 1 ____ L

4-Z I-------- = ш м

Д атчик температуры TSZ

Т У Д Э -П

1
I i
1

Температура
ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
О 'с  +2Q-30° с -+250°С 
!- I 1

4-2 Г  11 "” 1

Ключ Р Е Г  у  а и  роба н и  я  S M

УП 5341-А  225

1

! 1
%

!

1

I I
-45° +45*

А п Л о А п Л п
X 1 г X X
л 3 * 2 2

ИЗБИРАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ш

УН 5311- С 22 5

1
§
Sir

ъ:
$ i ш

.
-45е 0 ■+45*

А п А п А П А П
I 4 2 X X
л 3 * 2 2

Привязан

инв. лге

I 33
поз.

обозна
чение

Наименование Кол. Примечание

J7 МЕХАНИЗМА

М7 Электродвигатель АОЛ- 77- 2 РЗ; 0 /8 к От /

И-38 0  В, 2800 °б/тн
А/ Механизм исполнительный муо-063 17^220 в 7

ms№ Выключатель конечный 2 Комплектно
S03,m Выключатель муфтовый 2 езААВижкой
$Bi7,me Кнопка управлений ПКе -272 2

TSAZ Устройство терморегулирующее 1
электрическое ТУДЭ-7-2

TSAS Устройство терморегулирующее \
электрическое ТУДЭ-4

Панель 7

m Выключатель АЕ20Э6- 70РУЗ; 17-380 в; /в А 1

Панель 2

SBf Выключатель А63МУЗ; К -220 6; то А /
KM7 Пускатель пмл 4507-/-00 6 ; 17->220 в /

K9 Реле РПЛ/2204; И-220 В i

Панель з

SA3 Переключатель У05377-С22 5 УЗ /

SAk Переключатель У053Т/-А225//3 /

TC Регулятор температуры гм-8, И -220 В 1
THU Арматура AE3232212- иг; и ~ 2 2 0  в 2
7HL3 Светофильтр зеленый

THLZ Арматура Ш 2 1 2 2 1 -У 2 ;  и - 2 2 0  в 1
Светофильтр красный

пт
н. КОНТР. 
Гл.СПЩ
рук. ГР.
сгит

Москаленко
Огиенко
САМСОНОВ
ИСАЕВА Щоч 
36 АР

гг.5Уо~ов.

ТП kOQ-0-27 85 ЭМ
Унифицированные здания (модули) из легких металлических конструкции

Зданиес рамными конструкциями 
типа „ Канон ”

ЙЕНЫ Ч<ш  Регулятортемпературы.Задвижка 
НА ПРОТИВОПОЖАРНОМ ТРУБОПРОВОД СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЗЯ

СТАДИЯ
Р

лист
11

листов

ГПИ
Э Л Е К Т Р О  П Р О Е К Т

МОСКБП
ФОРМАТАМ



АК
ВЫ

 М
*2

,5
1  Рабочее и  аварийное освещение см. ли  с г 24

' J ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММНИКУ СМОТРИ ТАБЛИЦУ 2

Таблица /  подключений силовых 
кабелей к клеммнику

НомераКАШЕЙПОКАШьнотжурмлу

Номер
наем ника Номера клемм

2 ХЗ as, вам л/
#*■ ХЗ 4,5,6,7
3 ХЧ /иШ згдпзт ним
♦ Хк 71, 74, X/
5 Xlf 26.27
6 XI/ 28.29
7 - 80,81,N
8 хч А11вП,СПА/
9 XI/ А/9,619, С19.Ы

40 х ч АН, 613,013 А/
44 хч А/Ч.В1Ч. C14.N
12 XI/ 1-87, 1-85
13 XI/ 1-87, 1-85
14/ Хк 1-88,1-89, Ы
15 хч 1- 1CL
16 хч АН Щ С13 Л/
17 хч А!Ч, ЫЧ, 014А/
18 хч 2-8% 2-86
49 Хк 2-87, 2-85
20 хч 2-88,2-89, АТ
21 ХЧ А22,622,022,5.7,10,1(1216

Условные обозначения:
М -  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
А -  исполнительный механизм 

SQ -  КОНЕЧНЫЙ выключатель
ТЕ -  ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОГО В КЭМЗ'е 

TSA2 -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕА КАЛОРИФЕРОМ 
TSA 3 -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
TSA*i,5 -  ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ У  ВОРОТ

Т П  itO O -O -2 7 .8 5  S M

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОД УЛИ) ИЗ 
ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ

ЗДАНИЕ С РАМНЫМИ
конструкциями типа«  Канск»

СТАДИЯ лист ЛИСТОВ
р 12ШТШ

I Шкшл Ш)ШШ шт
2 Z S 0 1 E 2 2 2 2 5 ^ B  Е Е ! Я  ЙЗЙ 

\т ш ж ш ш ш Е ?ш т т
ЗДАНИЕ ДЛИНОЙ 36 М*
№ % Й Я Г

г п и
З Л E K 1 P D П Р О Е К Т  

М о с к в а
sas/o-os. 3S копировал оАиХщ- Форматам



АК
ВВ

Г 
/4

*&
5

Ввод н.н
Электро щитовое помещение ИЭМЗ

Ч  Рабочее и аварийное освещение см. лист 2526 
7  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  КЛЕММНИКУ см. таблицу 2

Кнопки ОТКЛЮЧЕНИИ 
BEHTCUCTEM ПРИ ПОЖАРЕ

АВВГ 4*25
АВВГ 4*25

____АВВГ 4*2.5
Ч.

v  v  d ^ S

А

Тавлица/ ПОДКЛЮЧЕНИИ силовых 
кабелей к клеммнику

( 3 " 5611 SB 48
кнопки УПРАВЛЕНИЯ КЛАПА
НОМ НА ПО/КАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ

4-АЗ

« Г ч
/ 2

ч
f 5

АВВГ 4*2,5

L \

□ т / т т г х п

ПВ1 10(1*1,Ь)
n s г

Ч 3 2 1 5 6 1

4 8 3 4

АВВГ 4x2,5 I

А2
£

4'h 4s2 11'4s5 Rl
6 1 [

AKl
1 9 40

Клапан рециркуляции воздуха

Таблица2 подключения кабелей 
электроосвещения к клеммнику

Г\2-A3
4  s i

1 2
4

1 3

$<н

й

НОМЕР КАБЕЛЯ 
ПО ПЛАНУ

Номер
КЛЕММНИКА Номер клеммы

АОР 1,2,1 х, АЗ/, 83/, 63/, л/
А0РЧБ6 X, m,B32,C32,N
А0РЦ9 Xi /133. ВЦ сцы
Аонш X, А34, В 34 С 34, А/
АО Хг В 35а.

Н о м е р
К А Б Е Л Я
п о т е л

Н О М У
М УР Н А Л Ь

Н о м е р

к л е м м н и к а
Н о м е р  к л е м м ы

2 ХЗ А 8 , В  8 , С 8 ,  л Т

2а Х4
3 Х4 т м л 'М ^ М 3 2 3 Ш 3 9

4 54 6 9 , 9 4 , Л /

5 Х4 26,21
6 Х4 27,28
7 — —

8 х  4 АП, ВЦ С17, Ы
9 Х4 А /9, В/9, С13, N
10 Х4 а / з ,  ыз, аз, л /

11 Х4 А(4, В14, С14,А/
12 х4 485,4-87
13 Х4 1-85, 1-87
14 Х4 1-88, 1-89, N
15 Х4 f ,  /-ВО, 2-80,91

1 6 Х4 А13, В13, С13
11 Х4 А14, Ы4} С14
и Х4 2-87, 2-85
( 9 Х4 2-85, 2-87
20 х4 2-88, 2-89, N
2 1 Х4 А22, В22, С22, N
22 Х4 2 82,93
23 Х4 1, е г о

24 Х 4 1,  С12

Воздушно- тепловая завеса

Условные обозначения:
М -  Электродвигатель 
Л —  Исполнительный механизм
SQ — Конечный выключатель ипмя̂
ТЕ -  Термометр сопротивления регулятора температуры, установленного в КЭМЗе
TSA2 -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕА КАЛОРИФЕРОМ 
TSA3 -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ШЦ5 — Датчики температуры у ворог

/ к о м

*  ТОЛЬКО АЛЯ ЗДАНИЯ 
длиной 60 м

Ко м п л е к т н о
Т ш

Приточная система

| Привязан
—

—
г
г и
ХИНЕ. № \ L J

I
м в
в в шш■ ■ BIB ш лН
шшш ■ ■ ■ ЩШ
ЬШШ ШУ/ЕШТЛ ТУ(ШЬ. ШГШ 
НИШМ ШВЯЛМУЛ tezzzm шш
шм/я ШИ.М11М 1,ш
ш ш м ш яш ш ш ш т ш

ТП 400-0-27.85 ОМ
Унифицированные здания (модули)  _
ИЗ ЛЕГКИХ МЕГАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ
Здание с рамными 

конструкциями типа,, Ка нс к'
СТАДИЯХ лист хлистов

' И
Здание длиной 48,60 м. 

Схема электрическая 
п о д к л ю ч е н и й

гпи3J1EKTPD ПРОЕКТ 
МОСКВй

2 e s *0 -  и  a  3  s Формат 42



, а?
| г з
э | §

Электро
питание

Ра
бо

та

Датчик
температуры

Конечный
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОРОТ

&

I
| 1

& I 
з  Ш
^  &£

1
ОзвМА СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ АТ»1 ( ЭЛЕКТРОДВИГА

ТЕЛИ мз, м4)
Для ТЕМОШ ЗАВЕСЫ ЛГ»2(зЛЕКТЩвИГЛТЕЛП М5,Мб) СХЕМА 

АПОЛИТИЧНА
ПРИ 9Т0М ПЕРЕД ОБОЗНАЧЕНИЕМ АППАРАТОВ И МАРКИРОВКОЙ 

ПЕНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ:
ЦИЧРРА { -  ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ы1 
ЦИЧРРА 2- ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ АТ2.

Л ®

•380 в Панель л/1
~  220 6

ITITJ 1(11/11

? с н

к т

3 tH

Э л е к т р о 
питание.

ц
11

«О

I I
ч&

jsL 2

1 щ т
т т

Анаграмма работы датчика температуры 6К щ т

АТКБ50
ОбОЗНЛЧЕ „ НИЕ КОНТАКТОВ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 1109С , 30°С .
У " ■  J

ПРЛВЯЗЛН

Инв м£

Поз.

ЩмЬ
М(,М2
Щ2-А5
$В15.Ш

щ т
к т

щ м

Ш 5
т - т
ц н г

н. контр.
Гл.соец.
рук гр.

Наименование и техническая 
характеристика

{/механизма

Электродвигатель,У-380в> 2,2x6т
Электродвигателе V-3SB6; 3 кВт
И с п о л н и т е л ь н ы й  м е х а н и з м

Кнопка управления

Выключатель конечный
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Лане А 6 /
Выключатель автоматический ЭнрЧбА

ПЛНЕАЬЭт
Пускатель магнитный

Реле Ы у =7,8 А
Пускатель магнитный

Реле 1нэ.=8 А
ПАНЕЛЬ 3

Переключатель
Кнопка

А р м а т у р а  с и г н а л ь н а я

гип Москаленко XjL ^  мац
огненно
САМСОНОВ
Исаева
збар

Неву/
Ж

mm
mu

ШШ

Тип

т о й
Ш2МВ
М30-Ц63

М№1№
№5Ъ
ДТК6-50

АЕ202Ш

пмл нов * пкляг

пмл wo+ПКЛ 22
РТА №04

W
К Е  о н
mmw 0

Кол. Примечание

ВОЗДУШНО- ТЕ ПЛОВА Я
Крьш̂ оя 

венгилягор

С НАДПИСЬЮ „СТОП”

ТП т-0'21.85 ЭМ
" Унифицированные здания (модули) „ из легких металлических конструкций

Мание С7Ааня
с рамными конструкциями

ТИНА,. НАНСКЛ____
Воза ушно- тепловая завеса . Крыш ной венгилягор. Схема 
электрическая принципиальная

aas/n - о а 37 Копировало̂ -

/ ♦
листов

„ ГПИэлектропроектМОсКвя
Формат аз



37

Л ДАН НА ОТ М. 0.000
Ма р к а

ПВО. Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е КОД.
MAGGA
ЕД., К Г При м еч .

Эл ек тро о б о руд о в а н и е

1 Ко м п л е к т  э л е к т р о м о н - 1
ТАЗГНЫЙ КЭМЗ-М (ЭЩП)

3 Ме х а н и з м  и с пол н ител ь* 3
ный ПРШ(Л<-. Ш ;  т )

4 Т е р м о м е т р /
СОПРОТИВЛЕНИЯ (те)
У с т р о й с т в о

т е р м о р е г у л и р у /о щ е е
5 п о з  \-г ( т s a z ) i
В П Й Э -4  {TSA3) 1
7 Да т ч и к  ТЕМПЕРА- г

ТОРЫ ЭТКЕ-50
C/TSAV, 2TSA4)

* ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Z
КОНЕЧНЫЙ ВПШ)
( < s a a ; ssaг)

9 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ Z
9 П № 5 М - т . 5 № 2

( S6T5; S B « )
10 i

t  РлсЛОЛО«(ГЕНИ£ ЭДЕКТРВВВВРВ ДЕВА НИЛ и подвод
ПИТА Н К ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЕ У4 ВЫПОЛНИТЬ 
АНАЛОГИЧНО ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЕ № .

2 . \ J _ — ЛИНИЯ ВЫНОСКИ ПОЗИЦИИ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ 
3 .4  8 ~  ЛИНИЯ выноски МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ

ТП  т - 0 - 2 7 . 85 Э М
У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  ( моду л и ) .
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ К

ПРИВЯЗАНО ЗДАНИЕ
С РАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТИПА „ Кпнск 1

СТАДИЯ лист Л И С Т О В
ГИП МОСКАЛЕ НК( :№Н р 15Н. КОНТР ОГНЕН КЬ СР*Ъ4 п т
ГЛ.СПЕЦ САМСОНОВ Пат 5ДЛИИЕ длиной Эбм.Распоаожение 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН.

гпи
ЭЛЕКТРаПРОЕКТ

М о с к в а
РУК.ГР. СУДАКОВ

ИНВ- N2 ст-техн КАПУСТИН
e zs s o -o e . з г  КОПИРОВАЛ Ф о р м а т  А2





М а р к а
п о з. Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
Ч ,кг Пр и м е ч .

Эл е к т р о о б о р у д о в а н и е

1 Ко м п л е к т  э л е к т р о м о н - 1
т л ж н ы й  к э м 5 - кг(эщп)

3 М е х а н и з м  и с п о л н и т е л ь - 3
ный ПР-ММ ( А < ; Ш ; Ш )

4 Те р м о м е т р /

СОПРОТИВЛЕНИЯ (Т Е )
У с т р о й с т в о

ТЕРМ О РЕГУЛИ РУЕМ О Е
5 ШЭ1-2 fT S A 2 ) i
6 Ш Э - i  ( К А З ) 1
7 Д а т ч и к  т е м п е р а т у - Z

ры Ф Т К в - 5 0

HTSA4; ггш )
8 В ы к л ю ч а т е л ь 1

КОНЕЧНЫЙ BIU5V
( I S 0 2 ;  г ш )

3 К н о п к а  у п р а в л е н и я Z
ПКШ5<9-Ш*5ЧУЪ
($т-,  з в « )

f. П о д в о д  п и т а н и я  к в ы т я ж н о й  в б н т с и с т е м е  Ы
ВЫПОЛНИТЬ АНАЛОГИЧНО BEHTCHGTEME BZ.

Z. Р а с п о л о ж е н и е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  и  подвод
ПИТАНИЕ К ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЕ М  В Ы П О Л Н И Т Ь  
АНАЛОГИЧНО ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЕ У&

ЛИНИЯ выноски ПОЗИЦИИ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ 
ЛИНИЯ ВЫНОСКИ МАРКИРОВКИ П А В  Е Л Я

Т П  4 0 0 - 0 - 2 7 . 8 5  Э М
У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  /'модули;
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ к о н с т р у к ц и и

Прив язяй Зд а н и е
С РАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

ТИПА „ Кянск

Стадия АИСТ Листов
Ш М  Е 1.М Ш Ш Э  Ш В А  m t Р
F . ' i i i e  i ш ш ш  ы ш ж  ш ш
) Ш  ЫН Ш Ш Г//71 VW /M  з ш Вдлниь длиной 4Вм . Располож ение 

э л ек т р о о б о р у д о в а н и я  и
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН

Г П И  _
Э Л Е К Т Р О П Р П Е К Т

M D C K R R
1 Ш Я

1ИНВ-И? 1 - - - ЛЛИкмлня Г'Л^ДШ
e z s / D - o s .  ч Ъ  К о п и р о в а л  J l d & c -  Формат A Z



ItO

5-5

M V Z O

6-6
M v - г о

М а р к а
по 3.

О в а з н А Ч Е н и в H a u m e h o b a h u e Кол.
М а с с а

е а . , кг
Пр и м е м .

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ Г ЭМ

\ Лоток н м о - п г 5
2 Л о ю к  н л г о - п г ЛО
ъ Прижим н л - п р

i» Ст о й к а  К-И50 7

5 Стом К » K-HS5 \
6 По л к а  Ш О 2
7 По л к а  КИ64 9
8 Профиль КЮ4 5
9 Ш в Е Л А Е Р  К 235 8

Ю Ввод гивкий КШ Б2 8

Га й к а  з а к л а д н а я

tt К 605 30
ie К 609 30

М А Т Е Р и А Л Ы

13 Тр и б а  г о с т згб2-Т5
М -Р -2 0 Х 2 .5 !м

«Ц С м . c t p .5 & У з е л 1* 21»

Привяздн
■ ■

IUUB.U? 1 ■ ■

ТП 4 0 0 -0 -2 7.8 5  ЭМ
УниФиииРОВАМныЕ эдлния (модули) . из ЛЕГКиХ МЕТЛЛЛиЧЕСКих KOHC.TpyKU.UM

ЗДАНЦЕ
с р д м н ы м и  конструкциямиTWO А „КАНСК"

СТАДиЯ Аист Аистов
1Ж^И KliM3jM!i44 Ш Ш '.
ж т ш ш ш ш ш ш ш ш Р 18
I/VJ.1JIH V/Wti'A ШШ 
1‘Л1Ш Л  ГОТШТИ В 0 Я  шш 

|[Щ!ШИД Ш 0Ш  шш

Зд а н и е длиной М Ш  РасположениеЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ U 
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. РАЗРЕЗЫ.

ГПИ
злектропроект

М о с к в а
aas/o-oa W  Kooupobaa l Формат A 2
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У з е л  I

г f t
ъ 15
\ 15
5 17
6 18
7 19
В 20
9 21

10 22
11 23
iz Ik
13

М а р к а
поз. О б о з н а ч е н и е H a u m e h o b a h u e Кол.

М а с с а  
Е Л . ,  к г П р ы м е ч .

ЭЛЕКТРООБОР.ЧАОВАНиЕ

1 К о м п л е к т  э л е к т р о м о н т а ж » 1
ный К Э М З -К З (З Щ П )

ъ M E X A H U 3 M  и С П О Л Н и Т Е Л Ь » 3
ный Л Р 1 М ( А 1 ;М З ;2 А З )

*\ Т е р м о м е т р 1
с о п р о т и в л е н и я  (т е )
У с т р о й с т в о

Т Е Р М О Р Е Г У Л  U  Р М Ю Щ Е Е

5 ш эьг  (t s a z ) V
6 т э - t  ( t s a 3) 1
7 Д а т ч и к  т е м п е р а т у р ы 2

А 7 К Б - 5 0
( ITSA4; гТ5АА)

8 В ы к л ю ч а т е л ь 2
к о н е ч н ы й  ВГИ57)
U S Q Z . Z S Q Z )

9 К н о п к а  у п р а в л е н и я г
ПКЗ IS. 19.I 3 I - S W
( S B i 5 ;s B ( 6 )

1 П о д в о д  пи тд ни я  к в ы т я ж н о й  b e h t c u c t e m e  В1 
в ы п о л н и т ь  А Н А Л О Г и Ч Н О  b e h t c u c t e m e  В 2 .

2 Р А С .П О Л О Ж Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я  и подвод п и т д н и я  

к в о з д у ш н о м  з а в е с е  УТ в ы п о л н и т ь  А н д л о г и ч н о  

в о зд уш н о й  з а в е с е  У2 -
3*\ _  1 ~  линия в ы н о с к и  поъиидш  п о  С П Е Ц и Ф и К А Ц и и

4 . \ 9  - л и н и я  в ы н о с к и  M A P K U P O B K U  К А Б Е Л Я .

Т П  т-0-27.85 ЭМ
ЗНЦФ ии и РОВ АННЫ Е З А А Н и Я  (м о д ул и ) . 

М3 л е гк и х М ЕТА Л Л и Ч ЕС Ки Х  ко нс тр ук ц и и
ПривязАно 3AAH U E

с рдмны ми конструкциям и
т и П А  „К А Н С К "

И Ш П З  ЕШ5Ш И В И *
run Р |!9 |Н-контр. ОгиЕНКО osm

— Гл.спеи. Са м с о н о в цт> За д н и е  д л и н о й  БОм .  Ра с п о л о ж е н и е
ЭЛЕКТРООБОРУД ОВАНИЯ U ПРОКЛАД 

КА КАБЕЛЕМ - ПЛАН

г п и
ЭЛЕКТРОПРОЕКТРЗК-ГР- Су д а к о в

IUHB.M9 1 ___ Ст .т е х н . Ка п у с т и н  -\ж2\ Шк
s a s/o -o a  ча

К о п и Р О В А Л Ф о р м а т  A Z



5-Ь 6-6

М а р к а
поз. Об о з н а ч е н а Н а й м е  hobahue Кол.

Масса

ЕА.,КГ ПРиМЕЧ.

Изд ели я  заводовгэм

\ Лоток нмо-пг 5

г Лоток НЛ20-П2 №

3 Прижим НЛ-ПР 51

k Ст о й к а  К1150 7

5 Ст о й к а  К1153 1

6 По л к а  К1160 2

7 П о л к а  K116I 9

8 Профиль К101 5
9 Шв е л л е р  К 235 Ь

10 Ввод гибкий К 1062 6

Га й к а  з а к л а д н а я

11 К 605 30
12 К609 30

МАТЕРи АЛЛЫ

13 ТРУВА ГОСТ 3262-75
М -Р -20  *2 .5 1м

См- с т р . 52* УЗЕДЦ г ь

—
ТП W -0 -2 7 .8 5  ЭМ

У н и Ф и U.UPOВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛЫ)
из лег кил м е т а л л  ичЕских конструкции

П р и в я з а н ЗДАНИЕ.
с р д м н ы м и  конструкциями

ТИПА „КАНСК”

[ Ш1 Ш  КНТШ  1ЛП5ЕЯИ
ШЕ&. Р 1 20 1

M UiHH ДИТЯТТОТЯ З н а н и е  длиной 60м Ра с п о л о ж е н и е
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ U 

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. РАЗРЕЗЫ-

Г П И
ЗЛЕКТРОПРОБКТ

М о с к в аIUHB.H? I __ ЦШ111М IMAWl Д
dSf£>-o2 43 Копировал Ф о р м а т  А2



Марки
ровна
НАВЕЛ*

m e

Начало

СА

Конец

ПРОХОДЫ ЧЕР 
ТРУБЫ

S3
Ящики
протяж

ные.

Кабель
по ПРОЕКТУ

}
Проложено

МАРКИ'
РОБКА

YcflOB' ный проход ЦИАН).
Длина
и

Марка,
НАПРИ'

ПРЕНИЕ
Количество, 
число жил и

СЕЧЕНИЕ
Длим,
м

марка,НАПРУ'
жеиие

Количестве) 
что ЖилИ сечение

Длина,
м

1 Ввод НИКЕЛЬ 1 Уточни ЕТС Я ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

Z щпкъ m i АВВГ 3*4 *1x2,5 fZ
2а эщпхз ПК1 АВВГ Ч П ,5 12
3 щ пх4 КК1 АКВ6Г 14 xZ,S to

4 эщпх4 А1 ПВ1 4(1ч,$) 4o

S эцпхй TSAZ АВВГ 4 X2,S 10

6 эщпхй TSA3 АВВГ 9*2,5 10

_7

8

~ Т

W

ПАНЕЛЬ 3 ТЕ ПВ1 4(14,5) 4o

Щ пкй М1 АВВГ 4*8,5 se
п_ I
Резерв

------—
Эцпх4 М Ъ АВВГ 4xZ,s 32

—
И ЭщпхЦ м4 АВВГ 4x2,5 38

11 ЭЩПХЙ i -s q z АВВГ 4 xZ,5 35
—------- _

13 эщпхй 1 -ISA If АВВГ 4xZ,S 31

ц э/цпхй 1-83 АВВГ 4xZ,S 3Z

1S эщ,пх4 sets АВВГ 4 xZ, 5 32

/е Щ пх4 MS АВВГ 4xZ,S 48

11 ощпх4 ме АВВГ 4x2,5 55

18 ЩпхЦ &SQZ АВВГ 4x2,5 52

19 Ш п х 4 t-rSAb АВВГ 4xZ,5 48

80 эщпхЦ ZA3 АВВГ 4xt,5 48

Марки
РОБКА
ШЕЛЛ

ТРА С СП ЙРОХОДЫ ЧЕРЕЗ К а б е л ь

На ч а л о К о н е ц
1*УБЫ ЯЩИКИ ПО ПРОЕКТУ Проложено

МАРКИ'
РОВКП

Шовнщ
ПРОХОД
(АМАН)

СЫША
п

ПРОТЯЖ
НЫЕ

Ма р к а .
напря

жение
Количество, 
число Жил и 

сечение

ДЛИНА,
М

Марка,
НАПРИ'
ЖЕННЕ

Нелитга 
число жил 
и сечение.

Данна
и

21 ящпх4 М7 АКВВГ 7xZ,S 10
26 SB iS SBIG А В В Г 4хг,5 70
22 Ж п х 4 $516 АВВГ 4хХ,5 48

—--------

27 SB17 s b  а
/ в е г 4 4 ,5 70

23 Эцах4 SA17 АВВГ 4хХ,5 32

Z4 Эцпх4 s e ts АВВГ 4хХ,$ 48
25 Ш П Х Й А4 АВВГ 4xf,5 У

Условные обозначения

ЭЦП -  ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

КК ~~ КЛЕММНАЯ КОРОБКА 

№  -  ПРОТЯЖНАЯ ПОРОЕМ 

Х “  КЛЕММНИК,

М 1 ~  вытяо/сна я аентсистЕмА
мъ,мй
MS, М б ~  &6ИГАТ€* И ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС

1-SQZ -  КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
Z-SQZ

А1~ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕН ВОДЫ 

НА ОБРАТНОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПРИТОЧНОМ СИСТЕМЫ 

4 - пв-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕН ВОДЫ 

Z -Я Ъ  ВОЗДУШНО - 7ЕНИ0В0Й з а в е с ы  

Г£  -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ в ПОМЕЩЕНИИ (МОДУЛЕ)

TSAZ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕД КАЛОРИФЕРОМ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

TSAb- ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕН ВОДЫ ОБРАТНОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИТОЧНОМ СИСТЕМЫ

4TSA4
а -  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ У ВОРОТ

2TSA4
SB1S

-  КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТСНСТЕМ ПРИ НОО/САРЕ
дые

2**18 ~ КН0Ш *ПРШ£НИЯ ШЪИ#*ОЙ(m i)  НА ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ

МУ -  ЗАДВИЖКА ИА ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ 

№  “  ЙЛАПАИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМ

Привязан
М ИШ  ШиЫ'ШЛ ! Ш 2 й  Р5Г- 
Ш )Щ  УШШШ  м  )МЖ 
L / й У д  Ц&м яш  Е В Ш  Е Щ
и ш л  т ш ш ш  в ^ з  тт
kwa т  тш тп ж  шщ

ВЕо ГО -  02. Oif

Т(1 Ш - 0 -2 7 .8 5  ЭМ
~~ Унифицированные здания ( модулю.
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ)

Здание СТАЛИН Лист ЛИСТОВ
СРАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

типа „ Ианск" Р 21
I Здание  длиной 36м 

Кабельный журнал
г пи

ЗЛЕ КГ PD ПРОЕКТ
МОСКВА

Копировал TbyJ$- ф о р м а т  а л



Марки
ровка
КАБЕЛЯ

Гр а с с а ПРОХОДЫ  ЧЕРЕЗ П РО Л О Ж ЕН О

Н а ч а л о
ТРУБЫ Ящ ики

протяж
н ы е

М АРКА.
НАПРЯ
Ж Е Н И Е

КОЛИЧЕСТВО,
число жил 
И С Е Ч Е Н И Е

Д л и 
н а ,
M

МАРКА
НАПРЯ
Ж Е Н И Е

Количества 
число ЖИЛ) 
СЕЧЕНИЕ

Алина
мК о н е ц Ма р к и 

р о в к а ПРОХОД
ГАНАМ

Длина
м

у В вод ---------- ЗИП!-------—П А Н Е Л Ь  NS У У т о ч н я е т с я  п р и  п р и !М З К Б  ПРОЕМ ТА

Р э ш п х з п к ! АВВР 3 *1 0 Н < 6 12

09 эшпхз m i т с 4x9,5 12

3 э щ г ц а К М А К В В Г r t« ? ,5 10

4 9 Щ П Х Л А 1 П В 1 A f < 4 ,s ) 40

Б Э Ш П Х ^ T S A 2 АВ В Р b i s 10
^  -----------

я 9 U i n x ( f T S A 3 А В В Р 4 x2 ,5 10

7 э щ п  _пдыслц % Т Б ПВ1 ‘ifu id 40

Я 91ЦЛХ А- т АВВР b i s 52

9 э т п х л М 2 А В В Р b  1,5 59

10 э щ п х ц т А В В Г b i s 32

н Э Щ П Х Ц м ц А В В Г b i s 38

м э щ п х < * М М А В В Г ь  г , 5 ЗБ

13 ЭЩ ПХ<) 1 - T S A 4 А В В Р b i s 32

14 э щ п х м И З А В В Р b i s 32

15 ЭЩЛХ<« SB4S А В В Р b i s 31

16 э щ п х л МБ АВ В Р b  i s 49

17 э щ л х ^ м е А В В Г b l 5 55

19 Э Щ П Х 4 2 * 9 6 2 А В В Р b i s Si

19 э щ п х л 2 - T S A 4 А В В Г b z . s «

20 9 щ п х ц ВАЗ А В В Г b i s 48

т

Марки
ровка
КАБЕЛЯ

___________ Т р а с с

Н а ч а л о

А____________ ____

Ко н е ц

ПРОХОДЫ ЧЕ1 
ТРУБЫ

РЕЗ___
Ящики

_____________ КАБЕЛЬ________
ПО ПРОЕКТУ ПРО/Ю Ж ЕН0

М АРКИ'
РОВКА

тъ р
ныи

V
Длинд

м

ПРОТЯЖ
НЫЕ

МАРКА*
НАПРЯ

Ж Е Н И Е

КОЛИЧЕСТВО,
число жил
И С ЕЧ ЕН И Е

ДЛИ
НА,
м

Марка ,
напря
ж е н и е

КОЛИЧЕСТВ!
число жил
И СЕЧЕНИЕ

Длина
м

21 ЭЩПХ<1 М 7 А К В В Г 1  « 2 ,Г ю

22 в и н т 5 В 16 А В В Р А л 2.5 Ь8

23 э щ п х ч 5 8 1 7 А В В Г 4 *2 .5 32

24 э щ п х ч S B I I АВВГ <|»2,5 49

25 Э Щ П ХЦ А4 АКВ ВГ 10*2.5 7

2В S B 1 5 SB16 АВ В Г 4 *2 .5 70

27 S B 1 7 SB18 А В В Г 4 *2 ,5 70

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я ;

Э Щ П  -  ЭЛЕКТРОЩИТО ВОЕ П О М Е Щ Е Н И Е

К К  - КЛЕММНАЯ КОРОБКА

П К  -  П Р О Т Я Ж Н А Я  КО РО Б КА

Х З . Х 4 -  КЛЕММНИКИ

М 1 .М 2 ,-  Д В И Г А Т Е Л И  В Ы Т Я Ж Н Ы Х  С И С Т Е М

М 3. М 4
-  Д В И Г А Т Е Л И  ВОЗД УШ НО'ТБПЛОВЫ Х ЗАВ ЕС

M 5 .M S

1 -  S 9 2 ,2 $ I J 2 -  КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

А1 *  ИС П О ЛН ИТЕЛ Ь Н Ы Й М Е Х А Н И З М  НА ТРУБОПРОВОД Е ГО РЯ Ч ЕЙ ВОДЫ НА 

ОБРАТНОМ  Т ЕП Л О Н О С И ТЕЛ Е ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ .

1 - А З  -  ИСПО ЛН ИТЕЛ Ь НЫ Й М Е Х А Н И З М  НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

2 ’  А З  ВОЗДУШНО Т ЕП Л О В О Й  ЗАВЕСЫ

T S A a  - Д А Т Ч И К  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  ПЕР ЕД  К АЛ ОРИФ ЕРОМ  ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ .

Т Е  -  Д АТЧИК Т ЕМ П ЕР А Т У Р Ы  В П О М Е Щ Е Н И И  (М ОД УЛЕ)

TS A 3  -  Д А Т Ч И К  Т ЕМ П ЕР А Т УР Ы  НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОБРАТНОГО 

ТЕП Л О Н О С И ТЕЛЯ  ПРИТОЧНОЙ С ИС ТЕМ Ы  

1Т$А*Ч ,2TSA-4- Д АТЧ ИК  ТЕМ П ЕР А Т УР Ы  У ВОРОТ

S B 15 , S B 1G  -  КНОПКА О ТКЛЮ ЧЕНИЯ 8 ЕН Т С И С Т ЕМ  ПРИ ПОЖ АРЕ

S B 17, S B 19  -К Н О П К А  У П Р А В Л ЕН И Я  З А Д В И Ж К О Й  (Ml) НА ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ 

А 4  -  КЛАПАН РЕЦИРК УЛ Я Ц ИО НН Ы Й



ТРАССА ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ К а б е л ь
Марки
р о в к а
КАБЕЛЯ

Н а ч а л о
„ ТРУБЫ Ящики ПО ПРОЕКТА ПРОЛОЖЕНО
Ко н е ц

Ма р к и 
р о в к а

Релей
ный

ПРОХОД
(диаЧ

Длина
м

ПРОТЯЖ
НЫЕ М а р к а ,

НАПРЯ
ЖЕ НИЕ

Ко л и ч е с т в о ,
ЧИСАО ЖИЛ 

И СЕЧЕНИЕ
Дли-

НА,
М

М а р к а ,
НАПРЯ
ЖЕНИЕ

Количество 
число жил
ИСЕЧЕНИЕ

Ддинд
М

4 ввод ПАИЕЭлЦП № 4 У т о ч н я е т с я  при  п р и в я з к е  проб:КТА

г ЭИ|П*3 Ш А В В Г 3х 40+4 х 6 4 г
2 * э щ п х з П М АВВ Г У * 2 5 \г
3 э щ п х у к м АКВВГ < У *2 5 40

У Э1ЦПХЧ А4 ПВ4 У ( К 5) w

$ э ш п к ц TSA2, АВВГ У * 2 5 40

6 э щ п х у TSA3 АВВГ У * 2 5 40

Л ПАНЭД ъ Т Е П М ___ К К 5 ) 40

% э щ п х у М 1 АВВГ У » 2 5 51

9 э щ п х у мг л в в г У * г ,5 у||

<0 э щ п х у нъ АВВГ У * 2 5 ъь

« э щ п х у М 4 АВВГ ___ У * 2 5 44

42 9ЩПХЦ 1 - S Q B АВВГ У » 2 5 42

<3 ЭЩПХ4 <-ТЗАУ АВВГ y « e s 38

4У э щ п х у У - А З А В В Г У *  2 5 зв

9ЩТ1ХЦ 3 6 45 А В В Г У * 2 5 зв

<« э щ п х у M S А В В Г У *  2 5 5 У

п э щ п х у М б А В В Г У х 2 5 64

13 э щ п х у 2 - S Q 2 А В В Г • 1 * 2 5 58

19 эщпху 2 - T S A H А В В Г У * 2 5 54

20 Э Щ П Х У 2 А З А В В Г У *  2 5 5 У

У5

Марки
ровка
КАБЕЛЯ

Тр а »D C  А Проход ы  mei ЕЗ КАБЕЛЬ ------------------

Нача л о Ко н е ц
Tf>у б ы Ящики

ПРОТЯЖ 
НЫЕ

ПО ПРОЕКТУ Пр о л о ж е н о

Марки
ровка

УСЛОВНЫ!
ЛИ»№
( а и а й )

мм
\к
ч

Ма р к а ,
н а п р я 
ж е н и е

Ко л и ч е с т в о , 
число жил и 

СЕЧЕНИЕ
Алиид

М
Марка,
НАПРЯ
ЖЕНИЕ

Ко л и ч е с т в о

ч и с л о ж и д и
С Е Ч Е Н И Е

Дли-
нд
м

24 ЭЩПХУ МП АКВВГ ч *2 5 40
26 SB45 SB 46 АВВГ 4*2.5 90

22 ЭЩПХУ S M 6 АВВГ 4x2,5 54
2П з в и S B < S АВВГ У «2 5 90
23 ЭШПХУ SB АП АВВГ У *2 5 ЗБ

24 ЭЩПХУ $ B < i АВВГ У>25 5У

25 ЭЩПХУ АУ АВВГ У> 2 5 Ч

Условны е об оз н ачен и я :
ЭЩП -  ЭЛЕКТРОЩИТОМ) Е  ПОМЕЩЕНИЕ 
КК -КЛЕММНАЯ КОРОБКА
ПК -ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА
X -клеммник
пм,мг -  д в игател и  ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ
М3, му

- д в и гател и  воздушно-ТЕПЛОВЫХ з а в ес
MS, Мб
-Sft2.2SQ2- КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

А1 -ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА 
ОБРАТНОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

1- АЗ _  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
2- АЗ ВОЗДУШНО- ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ

ТВАЙ -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕД КАЛОРИФЕРОМ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕ “ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ( МОДУЛЕ)
TSA3 -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТРУ60ПР0В0ДЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОБРАТНОГО 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
<ТЗА -li, 2-TSA-*! “  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ У ВОРОТ
8В<5, SBIS " Кнопка о тк л ю ч ения  в е н т с и с т е м  при  по ж аре

SMI, SB1S -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЛДВИЖКОЙ(M l) НА ПРОТИВОПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ
ДУ - КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

Привязан

Шив-ис

ГА. С П Е Ц . 
Н.КОНТР.
РУК. ГР
РУК. ГР.
Стииж

Самсонов
ОГИЕНКО
м ш _
С Ш К О Ь
КАПУСТИН 
-  о г  4 S

тп Ш - 0- Ш 5 ЭМ
У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  ( м о д ул и}»,
И З  Л Е Г К И Х  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  К О Н С Т Р У К Ц И И
З д а н и е  с  р а м н ы м и

КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА „ К А НС К
Стадия

Зд а н и е  д а н н о й  6 0 м  
Ка б е л ь н ы й  ж у р н а л

aas/o КОПИРОВАЛ faokm.

Лист
23

А И С Т О В

Г П И
3 rT E K T P 0 iiP 0 F K T

М О С К В А

Фо р м а т  А 2
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1 r ~  r~, ; i ----------- г<?̂ 7 л/г 1/7-2# |

< P ^  <рГ̂  < P ^  0 )СЗг (рЛ-3? фДЗ*/

ааиз
—  г& р с п и  $ т

c yfa \j2  ~т АЗЛ сзч

^СЗЧ бЗЧДТС / Л ' А  I sooD 7  тю  ~  ^/3000
аз/, вз/. сз/.тгзтнгз 
or клеммника X/

Л З У ДВАГ2ХР.5/700/ _____ |
огклемннс/ка х г  J

О с в е щ е н и е  э л е к т р о  щ и т о в о г о  
п о м е щ е н и я  К Э М З

Ш 
ж t*

А3 2 ,ЩС3 2  т ш + / х г , 5

~ЕХ £3&

or к л е м м н и к а  X/

Ш Б З / .С З / Ш Г Л Х У *  / * 2 ,0

or к л е м м н и к а  X /

^  ^ < ь

м<Ь | * * i  Ы  c&fo л в ф  j g ^
е = л щ л в  д а  тгз*ч*/*г,з

АВ6 Г1 /2x2,5) 
or п а н е л и  г

Ж ак

т о

м

л п о о з  Х М .  

ягр-агж
220/363

г / о о X
or к л е м м н и к а  X/

АЗУ, М Г 2 х2 £ о т к л г м н и к а  X/ Тс/блицо/Т
/ / а  о с в е щ е н и е  с а н  к а б а н

L 6000 1  * 1  *  I * \ « L 6000 L

0  © 0  © © © 0

Комплектация линии Л £  
секциями шшолро&ода /см. таеНяг)

7 а б л и ц а г

о б о р у д о в а н и я  н а  п л а н е
Паз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е /ш. Урине-

/ У з е л ! ,  С7р. SZ К р е п л е н и е  с б е т и л ь н и к а  с 3
л а м п о й  н а к а л и в а н и я  и  к о р о б к и
н о  п р о г о н е

2 У з е л ! ,  C7P.SZ К р е п л е н и е  с в е т и л ь н и к а  с 28
л а м п о й  А О Л  н а  п р о г о н е

3 У з е л  ж ,  crp.sz К р е п л е н и е  р а б о ч е й  и  а в а р и й - /
м о й  с е т е й  б д о л ь  ф е р м а  на т р о с е

4 У з е л  S', crp. sz К р е п л е н и е  ш и н о п р о в о д а  н а У У
п р о г о н е

S У з е л  К, c7p.sz К р е п л е н и е  к о р о б к и  н а  п р о г о н е 2

{ К р е п л е н и е  ш и н о п р о в о д а  Ш О С - 5*7 н а  п р о г о н е  
( у з е л £) о с у щ е с т в и т ь :  н а  л и н и я х  J /-  с  ш а г о м  У н  
н а  л и н и я х  J 2  - с  ш а г о м  3  м .

2. Рерт& к п р е д у с м а т р и в а е т  £ б / п о л н е н и е  р а б о т  п о  
э л е к т р и ч е с к о м у  о с в е щ е н и ю

Марка, 
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

к о л и ч е с т в о м а к а
е д ,КП

п р и м е 
ч а н и ея налг вазо

/ У /636 УЗ З а г л у ш к а  т о р ц о в а я 2 г 8 0,4
2 У 1630 УЗ С е к ц и я  п р я м а я Н s- 32. в,о
3 у т я  у з С е к ц и я  п р я м а я - 6 1г 8,0
* У/6У/УЗ С е к ц и я  в в о д н а я / / У 3ft

К о п и р о в а л  б а я е / ф А  Ф о р м а т  Н г
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' б л з г  < б в з г  < б с з г « з б  i W ?
АЗЧ АВ ВГ М.5 от КАЕММНИГ А х П  I 

НА ОСВЕЩЕНИЕ САНКАБИН ---- 1

к э м з  В К

5!
ш 4 >  " о

К о м п л е к т а ц и я  л и н и и  ц  
С Е К Ц И Я М И  Ш ИН О П РО В О Д А Ш 0 С В 7  ( с м .Т А В Л . Z)

т о

£ Г У т И 8 г г < Ь ' < Ь , < Г &
К О М П Л ЕК Т А Ц И Я  Л ИН И И Л2, .

С Е К Ц И Я М И  Ш ИНОПРОВОДА Ш0С87(СМ. T A S A .2 J

^ Л У | ^ / У т У / ^

О с в е щ е н и е  э л е к т р о щ и т о в о г о  
п о м е щ е н и я  К 9 М З

40
U

В е д о м о с т ь  у з л о в  о с т а н о в к и  э л е к т р и ч е с к о г о
О Б О Р УД О В А Н И Я  НА П Л А Н Е

Поз О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

П р и м е
ЧАНИЕ

\ У з е л  I .  СТР. Si К р е п л е н и е  с в е т и л ь н и к а  с 4
л а м п о й  н а к а л и в а н и я  и  коробки

НА ПРОГОНЕ
Z Узел If,  с т р . 52 К р е п л е н и е  с в е т и л ь н и к а  с  л а м - 36

ПОЙ ДРЛ НА ПРОГОНЕ
3 У з е л  ш , с т р . 52 Кр е п л е н и е  р а б о ч е й  и  а в а р и й н о й 1

с е т е й  вдоль  ф е р м ы  н а  п р о г о н е

k У з е л  !? . с т р . 52 К р е п л е н и е  ш и н о п р о в о д а  на 56
п р о г о н е

5 5/зЕЛ У .  стр. 52 Кр е п л е н и е  к о р о в к и  н а  п р о г о н е {

Ма р к а ,
поз. Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е

Ко л и ч ес-гвр Масса
БД., ПРИМЕ

ЧАНИЕ
НАЛ1 те< Ш 3 5 У З З а г л у ш к а  т о р ц о в а я г г 8 0.4а 5Н630УЗ С е к ц и я  п р я м а я 45 6 щ 6,0

3 V <64/5)3 С е к ц и я  в в о д н а я i 1 4 ДО
_ J ___ m m С е к ц и я  п р я м а я _ 9 1В 8,0

4. К р е п л е н и е  ш и н о п р о в о д а  Ш О С  8 7  н а  п р о г о н е  
(у з е л  i D  о с у щ е с т в и т ь -.
НА л и н и я х  Л4 -  С Ш А Г О М  4 м -,
НА Л И Н И Я Х  Л & - С  ш а г о м  З м ;

2». Ч е р т е ж  п р е д у с м а т р и в а е т  в ы п о л н е н и е  р а б о т  
п о  э л е к т р и ч е с к о м у  о с в е щ е н и ю .

ТП Д О - 0- 27.85 ЭМ
У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  ( м о д у л и ;  из 
л е г к и х  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и и

Пр и в я з а н Зл л н и е  С РАМНЫМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ ТИПА Ка н с к 1'

с т а л и ; лист Аистов
Р 25НАЧ.ОТД. БРЯНСКИМ 3 & , - т п

и.контр ОГИЕНКО 12т Зд а н и е  д л и н о й  46м . 
Эл е к т р и ч е с к о е  о с в е щ е н и е  

Пл а н

, гпи
Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т

М О С К В А
ГЛ.СПЕЦ КОЛЫЧЕВ- mufLu- ШЛ

ИНВ. № ГЛ.СПЕЦ ШАТНАИН Л *Р ат
г as-/о- о г 9s к о п и р о в а л  ф о р м а т  AZ,



ОсвЕЩЕНHE ЭЛЕКТРОЩИТОвОГО
ПОМЕЩЕНИЙ КЭМЗ
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СЕКЦИЯМИ ШИНОПРОВОДА Ш0С67 

(CM ГА ЕЛ. 2)
Комплектация линии КЗ 

секциями шинопровода (ЦОС!67 
Ссм. табл. Я)

C L L / У -
Комплектация линии Ж  

с ек ц и я м и  ш инопровода Ш0С67
(СМ. ТАБЛ, к )

Комплектация линии Ж
СЕКЦИЯМИ ШИНОПРОВОДА Ш0С67 

(ап. тлел. 2)

-\ А А А У А Л У У 1  ^ А А А А А А А А А Л А

Ведомость узлов установки
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 060РУД О в АН 14Я НА ПЛАНЕ

Поз ОбОЗНАЧЕНИЕ Наименование Коя. ПРИМЕ- 
ЧАНИЕ

/ Узел1, стр. SZ Крепление светильника с лампой к
НАКАЛИВАНИЯ И КОРОВКИ НА ПРОГОНЕ

2 Узел Л, стр. 5Z Крепление светильника с лампой 45
АРЛна прогоне

3 ХзекМ.сгр. Si Крепление рабочей и аварийной /
СЕТЕЙ ВДОЛЬ ФЕРМЫ НА ТРОСЕ

Ц УЬелШ, стр. SZ Крепление шинопровода на 78
прогоне

5 Узел7, стр, 52 Крепление коробки на прогоне 5

I Крепление шинопровода Ш0С67 на прогоне 
(УЗЕЛ 7?) ОСУЩЕСТВИТЬ: НА ЛИНИЯХ К/,КЗ~ С ШАГОМ 4 М 
НА линиях М2, м  -С ШАГОМ 3 м.

I  9ертеж предусматривает выполнение РАБОТ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ОСВЕЩЕНИИ).

Таблица 2

Марка
поз.

Обозначение Наименование Количество МАССА
ЕД.КГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕл НА

НЕ
НАЛЗ НА

ЛЬ о т
1 У f635УЗ Заглушка торцовая г г 2 2 /в 0,42 View УЗ Секция вводная 4 / 4 4 8 3,0
8 у т о  уз Секция прямая 8 к 40 к 52
н y / t f W y j Секция прямая к $ 20 « 0

ТП Ш -О -27.85 ЭК!
Унифицированные здания ( модули)  из 
легких металлических конструкиий

Г ПРИВЯЗАН Здание с рамными, 
конструкциями типа „Ка иск"

TJ/илёш у7Г/4£ФШ
Р 26Ш Ш \ Ш ш ш г ъшМ ШШ.

Здание длиной во м.
'ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, 

ПЛАН
с п и

Э П Е К Т Р О П Р О Е К Т  
М О С К В А

щ тш ш ш з л ь м тш к
Шв.ЛТ° \ __ ытт гшгшж  шей ащ

285/0-02 49 КОПИРОВАЛ Лийш* фо/п/лг А2
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П л а н  н а  о т м . O.ODO
j - i -  м ^ г о о

Я ?  1 ! ? 45 Г 1 1г Г 1 1 *г Г 1 1 \|
1 1 1 ,1 i
L L 1 J J
i L I J 4
L 1 1 J J,

А 1 i
©
Н
шив

F T

JC

§

Д е т а л ь  поз . 5 

П е р е м ы ч к а  з а з е м л я ю щ а я

©

М е с т о  п р и с о е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  
п р о в о д н и к а

Д е т а л ь  з а к л а д н о ю  п р и в а

РИТЬ К, А Р М А Т УР Е ФУНДАМЕНТА4 

0,000

ш

М ар к а
поз.

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
Масса

ЕД.АГ Пр и /и еч

М а т е р и а л ы

i 64 Пл а с т и н а 40 4-/00
Полоса 5>50 гост до-76

СТЗкп ГОСТ 555-79
2 Б4 Пр о в о д н и к 20 /.-/000

з а з е м л я ю щ и й

Полоса М О  гост д о -76
стЗкл ГОСТ 555-75

3 Пе р ем ы ч к а 50
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ

Станд артны е и з д е л и я

4 TOGT 73 В 6-70 На к о н е ч н и к  /5-5 /50
5 ГОСТ 3002-65 Ка н а т  5,00-г- 1 - н - с с -/60 50 /.*355
S TOGT 7755-70 Болт Ш*20 /50
7 ГОСТ 5915-70 Г а й к а  М8 360
* ГОСТ «57Т-75 ШАЙБА 2 360

I  Для О Б Е С П Е Ч Е Н Н А  Н Е П Р Е Р Ы В Н О С Т И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й

Ц Е П И  П Р ЕД У С М О Т Р ЕТ Ь  Б О Л Т Ы  Н А  Б А Л К А Х  К Р О В Л И  

З Д А Н И Я  ДЛЯ К Р Е П Л Е Н И Е  П Е Р Е М Ы Ч Е К  З А З Е М Л Е Н И Й ,

о б р а з у ю щ и х  з а м к н у т ы й  к о н т у р  
а . В с е  з а з е м л я ю щ и е  п е р е м ы ч к и  п о с л е  и к  у с т а н о в к и  

п о к р ы т ь  к у з б я с с л а к о м .
з .\  4 -  л и н и я  в ы н о с к и  п о з и ц и и  п о  с п е ц и ф и к а ц и й .

| п р и в я э п н  |

^ ■ 1
ШШ
шш

IHHB.//S | ■1

т  п ш Ф т ь в ы
У н и ф и ц и р о в а н н ы е  з д а н и я  ( м о д у л и ;  Г 
ИЗ Л ЕГК И Х  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и и
З д а н и е

ГЙП IlH O C K A A E H K j^ d L ^ b a s JС РА М НЫ М И К О Н СТР УК Ц И Я М И  
Т И П А  „  К А Н С К "

АЛИНОЙ

СТАДИЯ

Ш 'КШ  ш д ш д  ш зяк warn 
п ш м  ш ш ш  wm i 1Ш 
ШШЯ1ШШШШ22Ё7Ш
0 1 Ш Л  Н ш ЕЭЕПЗ 7Ш,

ЗД|
П/ЛАН

36м . 
з а з е м л е н и /?

7и с Г
2 7

листой

З Л Е
г п и

к г р а П Р О Е К Т
M Q C K B H

s e s / o - o a  s o  К о п и р о в а л  Ф о р м а т  А £
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v n qonuvoul тгуоиан^нД
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П л а н  б а л о к  k p o b a u

m v -го о

H
м ^ г о

t  k

М е с т о  п р и с о е д и н е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  
провод ник а

\

М е с т о  п р и с о е д и н е н и я

З А З Е М Л Я Ю Щ Е Г О  П Р О В О Д Н И К А  

0.000

п  1 1I Й“I-------%

г г
\ (

< D - г
\ г

tf-

г г
S \

■1 1
л
?

isL
t

[ * л

t { . / 4-r_

L 1 1 $

(

И» $ 4 -

с D ©  0Ь  (fЬ  Q0  Qь d

Д е т а л ь  п о з .З

Перемычка заземляющая
т ч

С п р е с с о в а т ь

Д е т а л ь  з а к л а д н у ю  привлрить 
к а р м а т у р е  Ф У Н Д А М Е Н Т А

М а р к а

по з.
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса

е д ,кг Пр и м е ч .

М а т е р и а л ы  .

\ ы , П л л с ти н А kt ы о о

По л о с а  5 *5 0  Г О С Т Ш - 7 6
СТ.З КП ГОСТ 55S-79

г Ь 4 П р о в о д н и к Zk Н о  оо

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ

П о л о с а  Ь < *0  ГОСТ 103-76
ст.З кп ГОСТ S35-79

ъ Пе р е м ы ч к а 120

ЗАЗЕМЛЯЮ Щ АЯ

Ст а н д а р т н ы е  и злели*

ii ГОСТ 7 3 8 6 -7 0 На к о н е ч н и к  № 9 2<Ш
s ГОСТ 3062-69 К а н а т  8 .0 0 - Г -1 -  Н-СС160 120 /.-350
6 г о с т т а в - 7 0 Б ол т М 9х20 240

7 ГОСТ 5915-70 Га й к а  М9 480
В ГОСТ М З И -7 8 Ш а й б а  8 480

I  Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы * Н Е П Р Е Р Ы В Н О С Т и  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  

Ц Е П И  П Р Е Д У С М О Т Р Е Т Ь  Б О Л Т Ы  Н А Б О Л Т А Х  К Р О В Л И  

З Д А Н И Я  А Л Я  К Р Е П Л Е Н и Я  П Е Р Е М Ы Ч Е К  З А З Е М Л Е Н И Я , 

О Б Р А З У Ю Щ и Х  З А М К Н У Т Ы Й  К О Н Т У Р

2 .  В с е  з а з е м л я ю щ и е  п е р е м ы ч к и  п о с л е  и х  у с т а н о в к и

П О К Р Ы Т Ь  К У З Б А С С  Л А К О М -

3 . * \ J l _ *"■ л и н и я  вы н ос ки  п о зи ц и и  П О  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

ПриВЯЗАН

Я Ш

1ИНВ.КР 1 ш

Т П  4 0 0 - 0 - 2 7 . 8 5  Э М

Ы к и Ф и ц и Р О В А Н Н Ы Е  з д а н и я  ( м о д у л и )  
и з  Л Е Г К И Х  М Е Т А Л Л и Ч Е С К и Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й

З Д А Н И Е
С Р А М Н Ы М И  К О Н С Т Р У К Ц И Я М И  

Т И П А  . i K a h c k "

[ Ш Ш Ж Ш Д К Ц Щ ' М

п г ш г я  р т г н п т и  т я т я  ш'Ш Р  2 8  |

ц д ш Д  В  W U  H I  Я  ЪЖ'Ш ШШ 
Е Е Ш Я  Н Ш ! | Я |  вш
й 'И 'а я  ш и п я  ш э 1  аш

З Д А Н И Е  Д А Н Н О Й  
П л а н  з а з е м л е н и я З П Е К  T P 0  П Р О Е К Т  

МОСКВА
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П л а н  б а л о к  к р о ь л н
г и : г о о

М а р к а
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н  u e Кол.

М а с с а

е а . ,кг
1P U M E4 -

М а т е р и а л ы

\ Б  ^ П л а с т и н а 5 6 м о о

П о л о с а  5 x 5 0  г о с т  I 0 V 7 6

СТ.З кп. ГОСТ 535-7Э

г В Ц П р о в о д н и к 28 / .- 1 0 0 0

З А З Е М Л Я Ю Щ И Й

П о л о с а  1 *х АО ГО С Т  1 0 3 - 7 6

ст.Зкп Г О С ! 5 3 5 - 1 9

3 П е р е м ы ч к а 15 0

з а з е м л я ю щ а я

С т а н д а р т н ы е  и з Л Е л и я

и Г О С Т  7 3 8 6 - 7 0 W A K O H E 4 H U K  12 -9 3Q0

5 ГО С Т  3 0 6 2 - 6 9 К а н а т  8 , 0 0 - г - 1 - н - Ш 6 0 15 0 L - 3 S O

6 Г О С Т  7 7 9 8 - 7 0 б о л т  М 8 х 2 0 300
7 ГО С Т 5 9 1 5 - 7 0 Г а й к а  М 8 60 0

8 Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 Ш а й б а  8 в  00

П е р е м ы ч к а  з а з е м л я ю щ а я

М 4М

С п р е с с о в а т ь

Ж
\ /

ч

• 
н

 
■

\
 

ж

\ l ©J

/ V

\ Для ОБЕСПЕЧЕНЫ Я НЕПРЕРЫВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЦЕПЫ ПРЕДУСМОТРЕТЬ БОЛТЫ НА БАЛКАХ КРОВЛИ 

ЗДАНИЯ АЛЯ КРЕПЛЕНЫЯ ПЕРЕМЫЧЕК ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 

ОБРАЗУКШШХ ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР-

2 В с е  з а з е м л я ю щ е е  п е р е м ы ч к и  п о с л е  и х  у с т а н о в к и

ПОКРЫТЬ КУЗБАССЛАКОМ.

3 \  k —  л и н и я  вы носки по зи ц и и  ПО СПЕЦиФиКАЦии.

ПРИВЯЗАНО

UHB.M5

run
Н. ко h i p .
Гл.спец.
ЕШ.Р--
СТ-ТЕХИиК

OrUEHRQ
САМСОНОВ ~Шк
С уа а к о в

Москаленко <а.ю&

!Мк
>зш

ТП 400-0' 27.8 5 ЭМ
УНиФ ициРОВАННЫ Е ЗЛАНиЯ (м од ул и ) 

из ЛЕгких м е т а л л и ч е с к и х  конструкци й
Зл а  h u eС Р АМ НЫ М И  конструкциями 

ТЫПА.ДАИЬК"
З Н А Н И Е ДЛИНОЙ 50 М , 
П л а н  з а з е м л е н и я

29

пт
гпи

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Москва

aas/о- ог sa KonupOBAA Ф о рм ат  А 2
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Типовые проектные решения 400-0-27.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835706.htm

