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Общая пояснительная записка к альбому СК-3105-98:
i

1. Обит и часть

1.1. Типовом альбом СК-3105-98 выпуск 4 «Конструкции пересечения 
теплосети с подземными коммуникациями» разработан на основании 
«Перечня разработок дли массового индустриального строительства в г. 
Москве на 1999 юд но «Управлению развития Генплана» и договору 
JS1-99-31 70.

1.2. При разработке альбома СКЗ 105*98 выпуск 4 «Конструкции 
пересечении теплосети с подземными коммуникациями» члешчно 
использованы черт сайт альбома СКЗ 105-88, в которые внесены 
измспеннн в соответствии с письмом Московскою городского Округа 
Гостехнадзора России за Ж765 от 19.09.96 г. «О внесении в альбом всех 
изменений, ноя вившихся в нормативных документах за прошедший 
период действия альбома» и и соответствии со СПиП 2.04.07-86* 
«Тепловые сети», СНиП 2.04.08.87 «Газоснабачснис», СПнП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение», ПУЗ Энергетики и Электрификации.

1.3. Альбом «Конструкции пересечения теплосети с подземными 
коммуникациями» CK3105-9S выпуск 4 разработан с целью сокращения 
сроков согласовании с эксплуатационными организациями, а также 
сокращении сроков проектирования, что соответствует Распоряжению 
мэра г, Москвы ел 01.09.98 г. за JNs890-PM «О сокращении сроков 
согласовании и уюерждення нрсдпросктной и проектной 
документацию»

1.4. Альбом дополнен рядом новых конструкции пересечения теплосети с 
подземными коммуникациями.

1.5. Чиповые чергелчи гкипссок при пересечении г.понронода, водопровода, 
электрических кабелей и телефонной канализации с тепловыми ее гимн 
необходимо предусматривать в проектах организации строги ел кет »а по 
алг.бом) МосигычН|юскт 11С213.

1.6. Получение технических условии на пересечение тепловых ее г ей с 
различными коммуникациями or эксплуатационных организаций нс 
г ребус геи

1.7. Копиру кипи пересечении т силовых сетей с газопроводами согласованы 
с Управлением Московскою Городскою Округа «Гостехнадзором 
России» письмом за A'l* 802 or 29.04.1998 г. _

1.8. Бее типовые чертежи альбома согласованы со следующими 
эксплуатационными организациями: МГП «Мосгаз», «Тепловые сети» 
АО «Мосэнерго», МГП Мос водопровод, АО МКС «Мосэнерго», 
Московская телефонная сеть, Метрополитен.

1.9. С выпуском настоящего альбома СКЗ 105-98 выпуски 1,2,3,4 типовые 
чертежи ранее выпущенною альбома СК3105-88 утрачивают силу.

,* 2. Сопи г? альбома

2.1. Альбом состоит из 4-\ выпусков:

-В ы пуск 1 - «Конструкции пересечения теплосети с газопроводом» 
(Выпущен в 1999 г.)

-В ы пуск 2 - «Конструкции пересечения теплосети с водопроводом» 
(Выпушен в 1999 г.)

-В ы пуск 3 - «Конструкции пересечения теплосети с электрическими 
кабелями, телефонной канализацией и метрополитеном» 
(Выиушеи в 1999 г.)

-В ы п у ск  4 - ’ «Конструкции изоляции трубопроводов Ду50~1400 мм.
Конструкции пересечении канальной и бссканалыюй 
прокладки теплосети с сутцсствуютцими тепловыми сетями» 
(Выпускается в 2000 г.)

2.2. Выпуск 4 альбома СК3105-98 состой г: из типовых чертежей изоляции 
/гсилощюиодов в нспроходных н проходных канатах, при надземной 
прокладке и прокладке байпасных линии тепловых сетей; изоляции 
ytлотах комиенсаюров, типовых черт сачен иереи чешти каи.итышй и 
бссканалыюй прокладки теплосети в ППУ изоляции с существующими 
тепловыми ССТЯМН.
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J llm tjiro____
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КОНСТРУКЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ Т]))бо11(Ю1ЮДОО
DyGOO • ИООчч минераunoft uatofi с 
иокроиним слоен нз асбсстоцсмснтой 
корки по металлической сстхс в 
непроходим* каналах
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м о с и н ж н р о с к
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Алючшщронлпиос покрытие 
I OCT 9.301-87 и инструкции ЭИ-70 

Минеральная патл ~

Хомут m  нроиолок!i

Ведомость расхода материалов па 1 п.м. трубопровода
устое Hui
диаметр
Трубопро-
МД01

D y

длачетр
KJOHfO*
шиого
грубо-
opow.va

D n a

«  € ‘С»
g £.&•п с-*” *! 12 Р °  ~ П

2  В 
В 3
m fxi м  
о к о

минеральная вата 
марки 100 

17400-1-101-88
хомут вз 
(ШОООЛОКИ 
1 2 -0-1

ГОСТ 3282-74’
Г » о  со

& гс 
а 6 , 

чч  s

«

Ко
g-a  о  

t  F к

* ;  о  оп U U

е -о  и 
1

|  | |
I I  

2  £
| s l
V. о  о

£ 0 3
а. * *  °  VD П  
О  Ж

*  С=й

о и- О  U I t u

оN  КП
оз 9

& f
О U'

3*
о

О

S 2
VO о *  

о  о

мм мм м* н» мм мм И1 кг и 1 к 1 мм и 1

5 0 47 7 0 .4 8 0 .0 1 8 5 0 5 0 0 .0 1 7 0 .0 0G 0 .5 4 0 .5 1 1 0 0 .5 2
80 2 0 9 0 . 2 S 0 . 0 2 S 50 5 0 0 , 0 2 2 O.OOG 0 .G 2 0.G 2 1 0 0.GG

0 40 0 2 2 8 0 .3 4 0 .0 3 4 5 0 50 0 .0 2 5 0 .0 0 8 0 .G 8 0.G 8 1 0 0 .7 2V
:<<» 42 5 2 5 3 0 .4 2 0 .0 4 2 5 0 50 0 .0 2 9 0 .0 0 8 0 .7 9 0 .7 9 40 0 .7 9

450 2 7 9 0 .5 0 .0 5 *50 50 0 .0 3 3 0 .0 0 9 0 . 8У 0 .8 5 1 0 0 . 8 8г .
•л
м 2 0 0 3 5 9 0.G 9 0 .0 G 9 G0 3 0 + 3 0 0 .0 5 3 0 .0 1 4 1 .0 9 1 .0 9 1 0 4 .4 3
и

с~ 1 2 5 0 4 1 3 0.8G 0 .0 8 G GO 3 0 4  30 0 .0 6 3 0 .0 4 3 1 .2 5 1 .2 5 40 1 .2 8

— — 3 0 0 4 7 5 4 .0 2 0 . 1 0 2 GO 3 0 + 3 0 0 .0 7 3 0 .0 1 G 1 .4 3 4 ,4 3 15 1.4G
Т ;

Лг.
4 0 0 59G 4 .3 4 0 .1 3 4 7 0 4 0 + З С 0 .1 0 9 0 .0 1 G 4 .8 4 u s i 15 4 .8 4

й 5 0 0 7 0 0 4 .5 0 .4 5 7 0 4 0 + 3 0 0 .1 3 2 0 .0 1 8 2 .1 4 2 .1 4 45 2 .4 7

*

■ Сечение А  -  Л

О

,1

о
S

О

Асбсстоцснстгщля корка 
Сетка с ячейками 20 х 20
Минеральная пата______
Алюминированное ион pt-mie

Примечания:
1. Алюминирование наружной понсрхности труб и их монтаж выполнять
н соотнстстнии с Т У  1303-001-5030183-97, Т У  113-М  И  8G, C l l i i I I  3 .01 .03 -85 ,
С И и П  2 .03 .11 -85 , Г О С Т  9.301-87 и инструкции Тепловых сетей Э И -70 .
2. Теплопроводы D y50 • 500мм изолируются иатачн из минеральной паты марки 1 
по Т У  4 0 0 -1 -1 0 1 -М  1-S8 с покровным слоем из асбестоцементной корки но металл! 
хой сетке нз ироиолокн сечением 2 мм с ячейками 20 х 20мм Г О С Т 5 3 3 6 -8 0 *.
3 . Горизонтальные ниш  м аю » должны располагаться «разбежку.
4 . Данная кострукцпя разработана на основании типовых чертежей альбома 
серии 7 -903-9 -3  выпуск 1 института "Тсплоироскт*.
5 . Толщ ина изоляции нз минеральной ваты определена в соответствии с каменей» 
к  С Н н Ш ,0 4 Д 4 -8 8  постановлением Г К  Р Ф  за N>18-80 от 3 1 .12.97г.

СОГЛАСОВАНО:
•ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ’ 
Филиал АО ‘МОСЭНЕРГО* 
Начальник НТО

вп х 3 
зги m
ИШ
яспош.
КСПОШ.
, toinp

К)н>ео8

С Л

_111т п 1ьд_ 
Нр сс»

_Мррш__
Скчзш
Киршом Щ - Л .

’Н -

(А В. IloiHKbt)

Нршлн

1/1
;?тор ер?!

> j N

CK3I05-98-T3

Конструкция иаоляцни трубе .роиодоо 
DySO - бООим мш1ср.‘иы1оА mroft с 
ш»рониич слоем из асбсстотиатюй 
корки по металлической сетке в 
проходных папаш________________

шля г
р.т.

J/CT

мосиижнро
мастерская >



П
д 

7 ;
гч

ЛлЮМ)ШИр0ИЛ11»0С НОКрЬГГИС
ГОСТ 9.301-87 и инструкции ЭИ-70 

Минеральная вата -  __

1 inидл/г на ста ii.noЦ • 
л а т а  0,7 ж 20 

ТОСТ 3SG0 73*
марка 100 ТУ400-1-401-88

3 0 0 . 3 0 0 .  .3 0 0  3 0 0  3 0 0

т-тТЯТПТЩТП

Асбестоцементная

... Л !
AV.V

О т
p f e i s H d t l ® ,

С е ч е н и е  А  -  А

Асбестоцементная корка 
Сетка с ячейками 20 ж 20 
Минеральная пата (2 слоя) 
Алюниннронаннос покритне

С е ч е н и е  Б  -  Б

Хомут из ппоролоки_
-  1.2-0-4 ГОСТ 3282-74*

Сетка с кпадратиымн
ячейками 20 х 20мм
ГОСТ 5336-80

/  50 J. \

/Til 1Пряжка тип 1-0 J.J Минеральная!^
ТУ 36-1492-77 ' опта (2  слоя)!

Прокладка щ  
стеклопластика 
0.2 х  50мм 
Ж М Ы 1 5 А 0

Ведомость расхода материалов на 1 и.м. трубопровода

и

)ШН1Ы$
АНЛЧСТр
тртСоиро-
юдое

»У
мч

дклчетр
кзотиро-
энного
тр)(ч>-
орозода
Dun
мч

о0 VO
1
° = ьо
Б Ё и С 3 с.* f*. сJQ U *i о о (4 с (И

о к0 гг
S о S ев J5J
S-o В
1 Щ  Ог 2 в
Р  £ о С1д| В U

минеральная вата 
чарки 100 

ТУ400-МО 1-88
мчуты на 
вровотокя 
1.2 0-1

ГОСТ 3282-74'

У*к с  5* g<~> 
nj^£<=> гти* Ом h Ф ГС ~ СОкТ м
Igfcс: Ь о п: и Xчо *

1
о  <=> , ♦. со
О **г Р7 « г:х -Г
5 У*

о ГМ
о зг мД те еэГЧ М .ЛГЦ сг»гв°<лЗри» 3 Ьг2в

? т 

аЯ*.•"<=> оо о гм • <п ко
о Г. 2м хН х>=0 о р-С-> и к и~

о гсаЫ  О■S ^Nm g Es Ё
if?£ ё

Я
оXоСУои ^о £ 40 Ск.о р«Ч Vs
и3

£S tv
jb Щ  В о о пн tv.

ИЗ с
S ез К Г? о *т о о о п и* v> sc

в
X & о оNO #0О ГС

ч3 К5 мч мч м3 кг
0.05

м5 кг кг И3 и3 мч

G00 800 1.9S 0.198 70 40+30 0.154 2.45 1.0G 0.03 0.007 2.45 15 2.4S

700 900 2.2G 0.22G 70 40+30 0.174 0.0G 2.73 1.19 0.03 0.008 2.73 20 2.76

800 1020 2.58 0.258 80 50+30 0.22G 0.07 з .и 1.35 0.03 0.009 З.И 20 3.14

900 1120 2.S9 0.289 80 50 +30 0.251 0.07 3.42 1.49 0.03 0.01 '3.42 20 3.45

1000 1220 3.20 0.32 80 50130 0.27G 0.08 3.73 1.G3 0.03 0.011 3.73 20 3.77

1200 1440 3.83 0.383 90 50440 0.370 0.1 4.43 1.90 0.03 0.013 4.43 20 4.4G

м о о 1610 4.4G 0.446 90 50+40 0.427 0.11 5.02 2.24 0,03 0.015 5.02 20 5.15

Примечания:
1. А лю м инирование наруж ной поверхности труб  и их м онтаж  выполнять
в соответствии с Т У  1308-001-5030183 -97 , Т У  143-1414-86 , С И и П  3 .0 1 .0 3 -8 5 ,
С Н н П  2 .0 3 .1 1 -8 5 , Г О С Т  9 .301-87  и инструкции Тепловы х сетей Э И -7 0 .
2 . Теплопроводы  D y GOO -  1400мм изолирую тся н а та ч н  из м и тр а л ь н о й  ваты м арки 100 
по Т У  4 0 G -1 -1 G 1 -M (-S $ ‘c покровным слоем из ас б с с ю ц с м с н п  он ко р ки  но металличес
ко й  сетке  и з  проволоки сечением 2 нм с ячейками 20 х 20мм I О С Т  5 3 3 6 -8 0 * .
3 . Горизонтальны е швы матов должны  располагаться иразбе:* ку .
4 . Д а н н а я  к о с тр у кц и я  разработана па основании типовы х чертеж ей альбома 
с ер ки  7 -9 0 3 *9 -3  вы пуск 1 института “Т е ш ш р о е к т " ,
5 . Т о л щ и н а  изоляции из минеральной в а ш  определена в соответствии с изменением  
к  C ii» n 2 .0 4 .1 4 -S 8  постановлением Г К  Р Ф  за  7 6 1 8 -8 0  от 3 1 .1 2 .97г.

С О ГЛАСО ВАНО :

'ТСПЛОВЫС С Е Т И ’ ' 
филиал АО ’ М ОСЭНЕРГО* 
Начальник НТО

• /

щ

ш_и_3_
кч . и».

К)и\со»
Шевченко ** у

1411 ___
XCII01II. 
1CII0HI.__
в. w hip .

Mwee* г—
Морем
Скыеы

L —
К кпш ои

Прш-з

гча
игор iyi

Ki!8 N

С К З 1 0 5 - 9 8 - 1 4

Конструкция и з о л я ц и и  трубопроводов 
|))СОО - ИООчч минерааной ватой с 
покровным слоем Иj  зебеаоцечеитт й 
корки ПО КСТЗЛЛНЧССКОЙ ССТКС в
ироюдша канатах___________

сп,ш
p v

диет JHCTOI

9

1

моспижироскт
мастерская М»3



п

Крсмт|Г|оргп)1)1Чсская краска KO-81Q4 
ТУ6*00-04691277*42-96

Минеральная и а га (2 слоя) 
марка 100 ТУ400-1-401*88

Бандаж из сгальной 
логгы 0,7 х 20 •
ГОСТ 3560-73* [В

Вшгт 4x12 46 019

Покрытие из оцинко
ванной стали Ь=1мм .

5С i ,  50

irOCT(0G2J-80*
Полоса стальная 30x4 

.под приварку ГОСГ103*76'

— 1
J__

1. . .

V
А

500

Ж

'йО
1000

I i f  \V,г
т -

111

- -

Ж ? 12? 150
Ж

150 150 НО

С ечение А  - А

Подпсскл из проволоки 
1.2-0-4 ГОСТ 3282-74*

• С ечени е  Б  - Б

Сталь оцинкованная 
|Ь=1мм ГОСТ14918-80*

Кольцо из проволоки 
1,2-0-4 ГОСТ3282-74*

\ С е ч е н и е D - В

Подвеска из проиолоки 
1,2*0*4 ГОСТ3282-74*

Пряжка тип 1-0
ТУ 6-t 1-14S-80

Подкладка из Стальная полоса
ereклопластика 
СГ2 х_50мм

:o5oi2Mt__

У1кЛ  f О С П О Й - 7 6 *
с (>иР-П(ч<о» за 2 раза 
кр- минноргаиическоП 
г | лекон КО-8104

J A J U V A l^ C i.

Ведомость расхода материалов на 1 п.м. трубой
условны й
д т е г р
т р /о и р о -
ЕОДОВ

D y

Д Ш С ф
наотиро-
ь ы ш о
rp ) fo -
провода

D m 3

о
о  n S 3  :с
а  : :  

.■ j о . ' -  ь - с о
й  й  Г-

a  . s r f g a
о "  Ё  * 0  •"» ом  j > S .  г :  й  «-» о  V  cn. cj У <-!ся *  Р  in  о  у» у. о  о  i r ™ m  >• ■м и: «  »*«—•*-

м и н е р а л ь н а я  в а т а  
м а р к и  1 0 0  
Т У 4 0 0 - 1 * 4 0 1 - 8 8

w  к  
g  й  
1": w  гао  ^  и  t ;  о  о  
W о  *■* 
р . о  - г
(  £ Н >  
Я  сг С 5

о  f„ 
1] X  *> 
iJ  Я  2
е й  «

м °  1- 
Г . т

> 'Ь ь
а  я  t\

X»УС X
?.?4X‘ 1 «-Н
d f  в .
n ! 3 S

? ; ц  оК  ь*

6с о
с э
*Т* о  
Я  ** 
Р  3
ПЗ
ы  5
г х  N CZ н

. а

я  ё  1 
Й 'Ш  э :
Й - г - 1 ^
о  Cl М СЗ UT-T5

с п  *
5
ю  ^
о Т  «

X  у} "v* 1:
Ь  6
S  8

X<г>

Рг» *t-: VO
Я у  

11

и:
Я  °
8  Б

М с о
Г о

г? ц
* \ о  О  £}

S3

я  S** о  о
э :  Щ 
^  Sч о  r iо  rz

м м м м М 3 ММ и м и 3 К1‘ м* и3 КГ к г и3 к г КГ н г

5 0 1 9 7 0 . 1 8 7 0 4 0  ГЗО 0 . 0 2 8 0  0 3 1 0 .G 6 9 0 . 0 7 0 . 2 1 7 0 .0 2 1 0  6 G 9 ооГ 3 . 4 4 0 .1 1

8 0 2 2 9 0 . 2 8 7 0 ■101-30 0 . 0 3 5 0  0 3 G 0 .7 G 9 0  0 8 0 . 2 3 8 0 . 0 2 1 0 . 7 6 9 О . о Г 3 5 3 0 1 1

1 0 0 2 4 8 0 . 3 4 7 0 ■10  п о О О Н 0 . 8 2 9 0 . 0 9 0  2 5 8 0 .0 2 1 0 . 8 2 9 0 . 0 1 3  5 9 0 .1 2

1 2 5 2 7 3 о . « 7 0 ■10  п о 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 9 0 7 0 1 0 0 . 2 8 5 0 .0 2 1 0 . 9 0 7 0  0 ? 3 . 6 6 0 .1 2

1 5 0 2 9 9 0 . 5 7 0 4000 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 9 8 9 0.12 0 3 1 2 0 .0 2 1 _ 0 . 9 8 9 0  0 2 3  7 4 0 .1 2

2 0 0 3 5 9 0 . 6 9  - 7 0 • 1 0 1 3 0 0 .0 G 1 0 .0 G 2 1 .1 7 7 0 .1 4 0  3 7 4 0 .0 2 1 1.177 0 . 0 2 3 . 9 2 0 .1 3

2 5 0 4 3 3 0 . 8 6 8 0 ■10 N 0 0 . 0 S 9 0  0 7 4 1 .4 1 0 .1 7 0 . 4 4 8 0 . 0 2 1 1 .4 1 0 . 0 2 4 . 1 4 0 . 1 3

3 0 0 4 8 5 1 . 0 2 8 0 ■ Ю Н О 0 , 1 0 2 0.08-1 1 .5 7 3 0 . 1 9 0 .5 0 1 0 . 0 2 1 1 . 5 7 3 0 . 0 2 4 . 2 9 0 .1 4

4 0 0 5 8 6 1 . 3 4 80 4 0 1 4 0 0 . 1 2 8 0 . 1 0 5 1 .8 9 0 . 2 3 0 G 0 8 0 . 0 2 1 1 . 8 9 0 . 0 3 4 . 5 9 0 . 1 5

5 0 0 710 1.5 9 0 5 0 1 4 0 0 . 1 7 5 0 . 1 2 9 2 . 2 7 9 0 . 2 8 0 . 7 3 7 0 . 0 2 1 2 . 2 7 9 О . о з 4 .9 5 * 0 . 1 6

довода

Примечания:
1. Л и гн ко р р о л ш и о с  покрытие наружном Поверхности труб выполнить кремнийоргани* 
чсскоП красном К О -8 Ю 4  (й 2 слоя) но ТУб-00 '04091277-*12  %  и инструкции  
Тепловы х сетей Э И -9.
2. М о н т а ж  теплопроводов ироизио/иггь в соответстонм с T y i3 G S -0 0 i-5 0 3 0 4 8 3 -9 7 , 
Т У Н З - Н М - 8 6 ,  C l l i i i l  3 .04 .03 -85 , С Н м П  2 .0 3 .1 1 -8 5 .
3 . Тепл опр ов оды 'D v 5 0  - 500мм изолируются матами из минеральном ваты марки 100 
по Т У  4 0 0 -1 *401 -141 -88 , в 2 слоя, с з а ш и т ы м  слоем mj оцинкованной стали с1=1мм 
Г О С Т 1 4 9 !8 -S 0 *, или из алюминиевых листов Ь=1мм марки ЛД1 Г О С Т 2 1 6 3 1 -7 6 *.
4 . Горизонтальны е швы матов должны  располагаться в р л зб .л ку .
5 . Д а н н а я  костр укцня  разработана на основании тиионы х чертежей альбома 
серии 7 -9 0 3 -9 -3  выпуск 1 инспггута "Тсилоироскт".
G. Т о л щ и н а  изоляции из минеральной ваты определена в с»-пвстствии с изменением  
к  С П н П 2 .0 4 .1 4 -8 8  Постановлением Г К  Р Ф  за № 1 8-80  or 31 12.97г.

СОГЛАСОВАНО:

’ ТЕПЛОВЫ Е С ЕТИ ’ 
Филиал АО 'МОСЭНЕРГО* 
Начальник НТО

г а

Новиков)

LW > М

rvn
am;-

ян*!»

СК3105-98-Т5

Конструкция изоляции трубопроводов 
Dy50 - 500мм минеральной ватой 
при надземной прокладке-

пг.чт_
рч

/ист ЛКС101

мосинжнроскт
м астерская № 3



К р с н н я Г ю р г а и и ч с с к а ц  к р а с к а  1<0 8104 
Т ' У С - 0 0  G469|27?-42*9G ( в  1 с л о н !

Минеральная 11атл ( 2  срод), 
марка 100 'J У400-1-401-88

YmjyT >п п р о п о л о к и  
< 9-Q 4 IQCT.1282-74*

Д а и с т о и с н с н т н а я
корка

Ведомость расхода материалов на 1 п.м. трубопровода .
JCW8IIUH
днамсгр
тр)бонро-
ВОД01

D y

диаметр
KJOVp-
Ы'ШОГО
1р)бо-
Оромдз

О и з

о
о Ц

и  v re  УР 1 р е  2
.-з ом- г  
я У  р р о  Г. 
g .«о. с; s: ‘.л »*в о *
? Й &F, S о ?» Р.О 5*С й. о  о п  о у  о  о  с , о- со х га q  с  ь.

минеральная вата 
марки 100 
1У400-1-401-88

хомуты из 
проволоки 
(204

ГОСТ 3232-74*

5 X.
Г-,̂ 5
п1 |ОС<7 
л 5 г  )
о Гм ̂ 2

SjE2

ё 5
i g *U лIM in; '
гМ Я

ш

Я
й55Э
*Ло
1# «

Ч> £>• w ОСМ х

сг: 
Z хх

£  S

ГЗ
г> гоМ «J
и

к
ж ?<ь> г* О

'g  Q

мм мм к1 ММ мм и 3 кг н 2 м 2 мм м 2

50 217 0.18 * 70 40+30 0.028 0.031 0 638 0 633 10 0.681
80 249 0 .2 8 ' • 70 40+30 0 035 0.036 0 749 0749 " 10 0 782

100 268 ■ 0.34 70 40+30 0.04 0.011 0 81 081 10 0 842
'125 293 ' 0.42 70 40+30 0.045 0.045 0.887 088! 10 0 920
150 319 0.5 70 40+30 005 005 0 973 0 973 10 1 0 0 2

200 379 0.69 • 70 40+30 0064 • 0 062 1.156 1.156 10 1.19
250 463 0.86 80 40140 0089 0 074 1378 1.378 10 1.454
300 515 1.02 80 40+40 0.102 0 084 1554 1.554 15 1617
400 616 1.34 80 40+40 0.128 0.105 1.871 1.871 15 1.934
500 740 1.5 90 50+40 0.175 0.129 2.279 2.261 15 2.324

С е ч е н и е  Л  - Л ,

Дсбсстоисмщппи у  орка 
Сетка с ячг н к л н и 2 0 х 2 0
Минеральная пата (? слод) 
Аитнкоррощйнос ПОКРЫТНС *-

П р и м е ч а н и я :  .
1. Антикоррозийное покрытие наружно»! иопсрхпостн труб выполнить кремнинорганн- 
чсской краской КО  8104 (в 1 слой) ио Т У 6 00  04691277-42 90 и инструкции 
Тепловых сетей ЭЯ 9
2 Мои кик теплопроводов производить в соответствии сТУЬ О б 001-5030483*97,
1 У 143-1414-86, СНиП 3 04 03-85, СНнП 2 03 11-85.
2. Теплопроводы Dy50 - 500мм изолируются матами из минеральной doth марки 100 
по Т У  400-1*401-141-88 с покровным слоем из асбссгоцсмсир'ой корки ио металличес
кой сетке из проволоки сечением 2 мм с ячейками 20 х 20мм Ю С Т 5336-80*.
3. Горизонтальные швы матов должны располагаться вразбел ку.
4. Данная кострукцня разработана на основании типовых чертежей альбома 
серин 7-903-9-3 выпуск 1 института Тенлопроект".
5. Толщина изоляции из минеральной ваты определена в с<у\ " 'лсто1Ш с изменением 
к  С11иП2.04.14-88 Постановлением ГК РФ за N48-80 от 31 12 97г.

СОГЛАСОВАНО:
’ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ* 
Ф к ш д  АО “МОСЭНЕРГО* 
Начальник НТО

(11 м а Г
П",
гч ч 'г?» ’

я - ‘1

?Jdy

M L

т ч  к  3 
ш  нач

Ю н у с о в  /■ 
Ш е н м с и к о

ПШ JJmvs_ _ _ _ _ _
М о р аХС110Д11

НС ПОЛ II. 
II ш п р

С ы п е м
К ы ш о и

о-

С К З 105-93-17

К о н с т р у к ц и я  изоляции трубопроводов 
D y 5 0  *  5 0 0 м м  м и н е р а л ь н о й  в а т о й  

д л я  б а й п а с н ы х  л и н и й

стадя.1 лист ДХС101

Р1* I 1

мосиижироск
мастерская Х»3



Крсмиийоргаинчсская кратка КО-8Ю4
ТУ6-00-0469i277-42-96 (в 1 слой)

Мш«сраль»ая пата (2 слоя) 
марка 100 ТУ400-1-401-88~

Бпнд.гж из стальной 
ленты 0.7 х 'Jo
ГОСТ 3560-73'

Асбестоцементная 
корка

Ведомость расхода материалов на 1 п.м. трубопровода

условный
дихчетр
трубовро-
юдов

D y .

ДХЬЧСТр
взодзро-
шзого
JP)fo.
провода

В и з

’о
о ~

О г:43 Ч"? Ч!
.2  Й:*- ==«> •» 
й  £- |Н g o  я

o' t  Сс -н’о Jj S
fe Й-S -y1— v m r* о Ь: о о cx- rv. n> #*» n u c

минеральная вата 
марки 100 
Т У 400-1-401-88

а омуты 113 
проволоки
и м

ГОСТ 3282-74*

iC
Э ж3 ЖJIOь-гм

s  к 2

1!
м 2
Р

Р  »

я
1«а
й
i g .VO
Й S

rtJ IH
5 Hr
I f  §  
£  2

П2
t3* cn
В  Я

»

им мм H 3 MM MM m3 кг н 1 . и 3 мм м 3

6 0 0 8 1 0 1 . 9 S " 90 50M 0 0.203 0.15 2 575 2 575 15 2 638

7 0 0 9 0 0 2 . 2 6 90 5 0 4 0 0.229 • 0.169 2.857 2.857 20 2.889

8 0 0 1 0 0 0 2 . 5 8 90 501*10 0.257 0.189 3.1G8 3 1 6 8 20 3 266

0 0 0 1 1 0 0 2 . 8 9 90 50 MO 0 285 0.207 3.484 3 484 20 3 58

1 0 0 0 1 2 0 0 3 . 2 0 90 53140 0.3(4 0.231 3.797 3.797 20 3.894

1 2 0 0 1 4 2 0 3 . 8 3 100 50150 0.414 0.27 4.49 4.49 20 4.531

1 4 0 0 1 6 2 0 4 . 4 6  4 100 0.477 0.308 5.137 5.137 20 5.212

Сечение А  - А

• Асбестоцементная корка 
Сетка с ячейками 20 х 20 
Минеральная вата (2 слоя) 
Антикоррозийное покрытие 
из КО-8Ю4 (1 сдой)

Сечение Б  - Б

Хомут из ипоиолокн

A Jh о
S

а

Примечаптя:
*1 . Антикоррозийное покрытие наружной поверхности труб выполнить кремннйорпши- 
чсской краской КО 810*1 (в 1 слой) по ГУб-00-04691277-42-96 и инструкция 
Тепловых сетей ЭИ-9.
2. Монтаж теплопроводов производить в соответствии с ТУ 1308 001-5030483*97, 
ТУ143-1414-86, СНиП 3 04 03-85, СПиП 2 03 11-85.
2. Теплопроводы Dy600 - 1400мм изолируются матами из минеральной ваты марки 100 
но Т У  400-1-401-141-88 с покровным слоем из асбестоцементной корки по металличес
кой сетке из проволоки сечением 2 мм с ячейками 20 х  20мм ГОСТ 5336-80*.
3. Горизонтальные швы матов должны располагаться вразбе;* ку.
4. Данная кострукцня разработана на основании типовых чертежей альбома 
серии 7-903-9*3 выпуск 1 института "Теплопроскт’ .'
5. Толщина изоляции из минеральной вата определена в соответствии с изменением 
к  СНнП2.01.14-88 Постановлением ГК РФ за> $ - 8 0  от 31 1? 97г.

СОГЛАСОВАНО:

•ТЕНЛ0ВЫЕ С И И *  
Филиал АО ‘ МОСЭНЕРГО* 

• Н а ш ш х  И Г О ( А . В .  Н о в и к о в )

V  *

П£Н
1Щ ‘ Г г

т  Ь

pis хЗ 
зам т

пш
УСНОШ 
вс имя
в Хоатр

_Юиус
Ш г в ч т о
M.UCC8
Морера
С и м е м
К яр к ш »

т Щ л

c j i t i f cz у<ет
¥

С К 3 1 0 5 - 9 8 - Т 8

К о н с т р у к ц и я  и з о л я ц и и  т р у б о п р о в о д о в  

1 ) у 6 0 0  -  1 4 0 0 м м  м и н е р а л ь н о й  в а т о й  

д л я  б а й п а с н ы х  л и н и и

СТ2.Тг-? дна
И 1

дупов

мосиижпросю
м а егерская № 3



Таблица размеров и расхода материалов
~Т* 1IMCpl 1 Ц мм

Ду Дю Дч
Переходной 

кожух 
Поз 1

Коз ух 
кочиеиса 

юра 
Лоа 2

Хочус

Перехо оюн 
ко iyx 
Но) |

Кожух 
кочпенса 

тора 
Поа 2

Хомут Г1
1

а!

5X
5 3о й а О
l UС

Лист oimmouaiuiuiT 
3“1 0 мч

ОС1 III! 196 86
Ст поноса 

-30x3,
Ьолт с 
п.Го<оГ| 
Mt2x90

В R. н, Д L Дхом м и КГ м п КТ кг хг м кг
201) 359 151 ios'i 471 69 5 754 1156 365 3 7 757 1 и 4 7 0 8R 4 |24) И) 507 124 979 /97 Ч /1 ' 1632 410 3 6" 715 1 и И 3 0 98 4_J300 4)5 575 141 ( ПК) 916 91 Г 1416 140 11 316 1 69 13 1 1 10 —у-
100 596 Ш 174 1 ИЗ 1150 10/1 2333 600 /1 517 7 50 19 7 1 37 6J'00 _ /00 .454 20S5 1М> 1351 1Н/ 2/22 /05 9 К" 770 3 Г? /1 5 1 52 /J 1И>_ МЮ 23/1 1934~ 15 И PH 3193 М>5 Ъ  8 116 2 3 9/ “31 7 1 70 06 02 8 9JW)_ 1092 263 1 2Й)Ч 1 /37 1731 3169 90S 15 7 1710 1 30 35 5 1 90 -9 7-зозТ 2391 1969 1363 39 И 1025 19 R 155J 5 К) 4? 3 2 20 I | ()900 J_P0_ 1409 3 It 5 2720 2162 ИР 1161 IP5 28 4 216 2 5 90 16 5 2 30 1 М~3543 292 3 2355 15 Р 4775 1/25 31 6 218 7 7 10 5S0 2 50 is Г1200 122 1 ЗЬ2 2/SO 1/22 5651 1 115 НО 315 1 9 70 76 5 2 92 15 4

I'-icxo 1 ч три >ло|> щ ком»!» ncTrof>

2 Соединение л ист о ii кожуха в плоскости "А" осушеситлястся на 
винтах 4x12 через 30° по окружности

3, Соединение продольных швов цилиндра осущсаппястся 
пинтами 4 \12  через каждые 100 мм от плоскости "А".

4 Плоскость "А" и сторону неподвижной опоры 
Плоскость "В" в сторону угла поворота

I

—

н з ч  м  3 Ю н з е о »

З З М  1 1 3 4

п ш

Ш е п т о ______ "

hhmimmi
Н С 1 1 0 Ш 1

П е о н о вН С И 0 Л 1 1

11 K O l f i p

С Ю  105-98-39

Изоляция у! ловыч 
KOMHuiCiiiopou па 
торшон ильном учаеже 
теплопровода

СП <!Ч лист Л11С10

I’ П
моспнжпроск

мастерская №3



Таблица размеров и расхода ьшерналов
IJMcpM и  Ч I

Ду Диэ Дк

Переходной
кожух

Кокух
кочпеисх

ТОра Хомут

Переходном 
кожух 
Пот 1

Ко кух 
ко шспса 

юра 
Поэ 2

Хомут м
к5|
£

я
5 3 
о &1 IVJ \ По} 2 Лист oitiiitKoii-HiHuii 

d»l 0 мч
ОСТ 11 И 19(> 56

Ст полоса 
40x3,

Болте
ганкой
М12«90

<3
2 о
Гtz

11 R, R. Д 1 Дхо t и п и ч м К1 кг КГ кг кг
200 159 151 юк? 571 693 /51 1156 365 3 2 25 2 111 8 7 0 48 4 1
2 50 4И 507 1216 979 1)1 57) 16Н 120 3 6 74 4 1 п II 3 0 98 4 6
ТОО 475 57> (416 1110 УН 91 1 15 Тб 150 4 , 316 1 /9 П 2 1 10 52
нш 596 71? 1751 1413 1150 1071 211) 600 7 1 58 2 2 Ч) 19 7 1 32 65
500 700 554 2051 1619 1Ъ1 11 1/ 7/2? 705 98 77 0 3 1 > 21 5 1 52

0 6 02
76

(  00 КО» 1001 473 1915 15И P i t Н93 КО 5 11 8 116 2 3 97 11 2 1 70 89
700 900 10 71 2651 2105 1 т 1211 1169 905 15 7 121 0 1 30 33 5 1 90 97
ноо ноо 12 0 ЗОН 2391 1969 136) 393 1 1025 19 8 1S5 1 5 Ю 1? 3 2 20 II 0
900 11 Л) 1409 1115 2720 216-> 1Л7 116-1 1125 28 8 •>26 2 5 * 0 46 5 2 30 12 5
1000 12-»0 н 3583 2921 2155 15 Р 4795 1225 11 6 218 7 7 40 58 0 2 50 13 4
1200 1110 1 17ЧЧ 1221 1152 2/50 m 2 5651 >115 410 115 1 9 70 76 5 2 92 158

из'[ м 3
334 1)31
пт
[(СПОЛИ

исколи
Ш П р

Соединение л исто» кожуха и плоскости "Л" осушеелвляется на 
пиитах 4x12 через 30° по окружности

Соединение продольных швов чилипдра осуществляется 
винтами 4x12 через каждые 100 мм от плоскости "А"

Плоскость "А" в сторону неподвижной опоры 
Плоскость ’В ‘ в сторону угла /и ворота

CK3105-9S Г10

1 Полиция yi лопых 
комисисаюров па 
лер шкальном участке 
теплопровода

CD ЦП лист Л11С191
1* п

м о с и и ж п р о с к т
мае 1 срокам К»3



Порядок и требования к производству работ 
па пересечения теплосети с существующими тепловыми сетями:

,15

1. Альбом «Конструкции пересечения асплосстн с i силовыми cel ими» 
CIC3105-98 выпуск 4 разрабонш с целью сокращении сроков согласовании с 
эксплуатационными организациями, п таюкс сокращении сроков 
фкзеканронаини, *по соошстсчпуст распоряжению мора г. Москвы от 
01.09.98г. за Л<з890-РМ «О сокращении сроков согласовании н утверждении 
iipc/uipocici tiuti и проект нон докумеш ации».
2. Bjxmh, порядок н требовании к производству работ в зоне строительства 
оиредсликлси заказчиком и строи’глтыюй организацией при участии 
иредстппнicjicii экенлуш прующих организаций.
3. Вскрыше существующей iсилосеiи производит! после узочиспин ее 
иатожеинн в па type шурфованием вручную без применении механизмов в 
ирисутстинн вредаавн!елей эксмлущ прующих организаций.
4. Меею ряфьпии 0 1 раждас1 са тшешнриымн пипа,ми с установкой 
предупреди! ел ьны\ плюса юн и знаков.
5. 1 Ipu арошельствс тш оны х сетей обрапиь инн,маинс на сохранность 
нрнлеинощих частей конструкции сущестиующею канала и дренажа и в 
случае н\ нарушении предусмотреть работы но их поестшшоленшо.
6. В зимнее в|К!,мн;

1) O ioi реи груша производит дымоны.мн газа.ми иод 
мсталличсскимн коробами.

2 ) Обритую засыпку производит при расположении теплосети 
иод проездами и при прокладке б с с к а н ш 1Ы 1М Л !  сиособо.м -талым 
п е с к о м  с  уплотнением до к~0,98, а при к а н а л ь н о й  прокладке в 
зеленой зоне -талым грушам.

7. Все cl |юнIелыиие, мошажные и изоляционные рабои.1 должны 
пытшини.сн и юотстстинн с «Правилами организации, нодюгоикн и 
нр0 1 пш)дстиа земляных и етротсльпых рабог и городе Москве», СПнП 
2.04.07-86*, С! lull 3.05.03-85 «Тепловые ест и» под техническим надзором 
предпиши ели эксплутирующих opi аинзаций.
8. При засыпке до перха иерскрыши устраииае.мо! о пересечении менее 
0.5 м пред)емпipim nibустройство у ш тш ел л  из керамзнгобегона.
9. Ч ер ткн  нас кницею альбома Скз нрнвизки к конкрспюму случаю 
пересечении не деист в т  ельиы.
10. При пределе изгиба проект и рус,мою трубопровода в иершкальной 
илоскоон менее одного мстра установка иоздуипшкоп н сиускнпкои в 
соогве1 С1 внв со CHiilI 2.04.07-86* иункг 7.23 не з ребуса си, в остальных 
случан\"|кчпас1 си в рабочем проекте.

11. Типовые чертежи пересечении тсшюссти с Шиловыми сспьмн 
канальной и бсскашшыюй щюкладкп дсйститсльиы юлысодли участков 
естественной компенсации.
12. Вес отступлении ш нормашиных документа СПиП 2.04.07-86* 
«'Гсиловыс с ет »  при ирнвизке чертжей к конкретному iijxxriciy, должны 
согласовывании с Уиршзленисм Московскою Городскот Округа 
«Гостехнадзора России», Госстроем РФ.
23. Технические услошш на устройство пересечении проектируемой 
асплоссзн с сущестну1 0 1 цп,мн тепловыми сстн.мн но черюжам данного 
альбома нс фсбуклси.
14. При нсеоочнстстиин проектных и факшчеекпх oi,меток зсилоести 
необходимо обращап.си к апюру iipociciа дли кор|>ект прошен черюжа с 
предстшшепнем фа1си1ческпх отмсок.
15. Пришпанпые к кошерепю.му проекту типовые чер1 ежи, разработанные 
в данном альбоме, дополни шльному согласованию не подлежа г.

ПРПЛШЧЛ1ШЯ;
1. Данный лист, «Порядок п ||)ебишшш1 к П|Ю1 инодеиу работ», Н|ш 
притоке к коикрешому проекту, должен бьгп» приложен iriopi.wi 
листом к чещежу конструкции исрссеченпи итиюсеш с 
суи^сгиушнушн тештиь1.мн сст.мн.

СОГЛАСОВАНО:



П р о д о л ь н ы й  разрез т р а с с ы  т е п л о с е т и
3»iitimi слой ю цеч р pi М 50 6 2 с»

П о п е р е ч н ы й  р азр е з  т р а с с ы  т е п л о с е т и

M ouoiim tu ii бетон D 15 Иросмолсннм

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т

К о Наименование Е д .  Н З М . Кол-во П р и м е ч а н и е

1 П л и т ы  п е р е к р ы т и я ш т ход 585321

2
Б е т о н н ы е  б л о к ! !  Ф Б С  24 5 6- Т /  12 5 б - Т ш т ко д  574611

Ф Б С  9 5 б - Т / 12 5 3- Т ш г код 574611

3 Б а л к и  К Б - Д В - ш г код  589321

4 0 1 п о д ы  45°  ( 30°) ш т 8 а ы б  4903 10в 1

5 Б е т о н н а я  п о д г о т о в к а  h =  100 м м м ’ / м  1 / б е т о н  В - 7,5

6
М онолитное у  Сегончое Б е т о й  В - 15 м * б е т о й  В - 15

д н и щ е  б “ 200 Д р  - р а  к л  Л -111 012 К! Г О С 1 5781-  82

J М о н о 'п н и ы с б е т  с т е н ы м ’ б е т о й  13-15

К И р н н м о к  с р е ш е т к о й  и ф и л ь т р о м  и з  щ е б н я ш т  /  м 1 / 14,2 012 Л  111

9__ В е т ш а м п ш т 1П  С  62 -91-102

10 l l l l I U  ИЗ ЦСЧС1Ш 1010 p -p . i м * ц е м  р - р  М -50

11 Щ е б е н ь  с т р о и  т е л ь н ы й м * I O C 1 10260-82

12 У | с ш и и с л ы 1ы н  с л о й  п е р е к р ы т и я  б 12- 15е м м ' / м  * / KcpavoirioCuoii М V.

13 О к л е е н н а я  > н л р о н з о д я ц и я  п е р е к р ы т и я  в  2 т л о я м * гнлронэол из бн туж

И З а ш и т ы й  и  н ы р а н н н и а ю щ н й  с л о н  п е р е к р ы т и я м  * /  м  * ЦСМ р * р  М -50

J 5_ О б м .п к а  С1СП т р а ч и ч  б и т у м о м  ал 2 р аза м 1 Б !  1- 50/50
16~ П р о с м о л е н н а я  п а к л я К Г 20

Примечания*
1. Порядок и требования к производству работ иа пересечение просторуемой 

теплосети с существующей теплосетью смотри лист CIO 105-98-Т11
2. Устройство дренажа, водовыпуска из дренажа в дренажные колодцы, 

водовыпуски в существующую дождевую канализацию смотри рабочий 
проект.

3. При засыпке над плитой перекрытия < 0.5 м необходимо устройство 
утеплителя толщиной 12-15см.

4. Размеры на чертеже даны в мм , отметки в м.
5. Ведомость объемов работ заполняется при привязке к рабочему проекту.

СОГЛАСОВАЛО.
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К*
НО]

*
С д и н т п

измерит*

Пр ктнтл 1 160x850 Пр канал 1 160x850 Пр канол 1160ч S50 Пр ктная 1160х 850 Пр т ы л  1160т 850 Пр пиал 1460x850
Наименование Примечания Суш капал 1090x715 Суш кипя 1090x715 Сущ к шал 1170x865 Суш капал 1 170x865 C)i 1 кип I 2К  чМ35 Суш канал 21г Эя 1135

Кол во при Ь<1 Ом Кол во при Ь<0 5м Кол но при Ь<1 0м Кол но 1 р 1 Ь<0 5м Кол но при 1 Н  0ч Кол во при h"0 5м
1 П я т и  перекрытия 13П ШТ кот 5S532I Ш И 6 6 /  9 1Ш16 6 /  7 01116 6 /  9 ПП16 <> /  8 1Ш16 6 /  10 П Г Н 66 /  9
2 бетонные блоки ФЬС 21 5 6 t  /  ФПС 12 5 6 т нгг ю л  574611 2 /  12 2 / 2 /  12 2 / 2 /  12 2 /

VI.C9S6 т /  ФЬС 12 53 т ШТ кот 571611 • /  4 8 /  - - /  4 8 /  - /  4 8 /  •
3 Ьдлкн КЬ WT коп 569321 КЬ 21 /  4 КЬ 21 /  4 КЬ 21 /  4 КЬ 21 /  4 КГ» 25 /  4 КБ 25 /  *
4 Отводы 45® • urr am б 4 903 10 в 1 8 8 8 8 8 8

5 бетонит* МОД1 отопка Ь 100мм Ч1/  М3 бетон В 7 S 8 1 /  0 8 6 0  /  0 6 1 0 0  /  1 0 6 2  /  0 6 8 8  /  0 9 6 3 /  0 6
6 Монолитное ж бетонное Ьетон В 15 1 м 3 " бетон В 15 1 52 1 0 1 7 I I 1 9 1 4

днище 5**200чм ар ра Ф12 Л Ш кг 1 ОСГ 5781 82 112 0 96 0 1513 101 3 163 0 1110
7 Моноли 1 hi tc бетонные стены м 3 бетон В 15 0  93 0 7 0 7 0 7 0 9 0У

8 Приямок с решеткой н фильтром нт щебня urr/ к г Ф 1 2 Л  Ш 1 /  1 4 2 1 / 1 4  2 1 / 1 4 2 1 / 1 4 2 1 /  U 2 1 / 1 4 2

9 DeininnxTii ЦГТ 11 ГС 62*91 ЮЗ 1 1 1 1 1 1

10 Швы in исмсн-тиою pictiiop.i м 3 ’ |1еч р*|» ЬМО 0 3 ' 0 3 0 3 0 3 0 3

II Щ е б е т  crpoirTun nufl ГОСТ 10260 82 1 0 1 0 1 0 I 0 1 0 1 0

12 У|СШИМеЛ1 нпй слон перекрытия KepjMJHToGetoii М 25 131 /  1 8 8 8  /  12 13 1 /  18 10 1 /  14 14 9 /  2 0 12 6 /  17

13 Оклсечи ш riutpoiuoiwmi* перекрыт* 1
м* 2 сл пшроиз нз бит 21 0 180 22 0 19 0 2 1 0 21 5

14 Защитный н оыртш1нитющ|(Г| слон перекрытия ч 3/  м 3 нем р р М 50 13 1 /  0 7 8 8  /  О Н 13 1 /  0 7 101 / 0 S 119 /  0 7 1 2 6  /  0 6

15 Оимдтк 1 стен 1 орячнч битумом за 2 p m •»
м* Г.Н 50/50 29 0 180 27 0 1 8 0 27 3 20 2

К. Просмоленная пак и KI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Глинищ
тнерення

Пр кап in 1 160x850 По ктмтл 1 160x850 По канал 11/0x850 По ктнтл ЫОхЧХО Пр канн 20» .IH80 Up канал 20 ОтЮКО
К Наименование Примечания Суш канал 2620ч 1355 Сущ к штл 2620ч 1355 С ущ т ы л  30(0* 1640 Суш ктнхл ЗОООх 1610 С>tit mi11 10 \7I5 Суш Kanei 10 7x715

flOJ
Кол но при  Ь<1 0м Кол но при  (КО 5м Кол но при  Ь<1 Ом Кол но И) н h^O 5м Кол но 1 ;>н 1 *-1 0м Кол но при Ь<0 5м

1 П я т и  перекрытия п п ШТ код 545321 ВГН6 6 /  11 Ш116 6 /  10 В Ш 6  6 /  12 Ш Н 6 С /  10 IHL22 6 /  10 01122 6 /  8

2 Ьеюнипе блоки ФЬС 24 S 6 т / ФЬС 12 5 6 т 111 г код 571611 2 /  12 2 /  • 2 /  12 2 / 2 /  14 2 /  12

Ф1С9 5 6 Т / ФЬС 12 5 3 т .ИТ код 571611 • /  *1 8 /  • • /  <1 8 /  • /  10 12 /  4

3 Ьтлкн КЬ игг КОД 549321 КЬ *0 /  4 КЬ 30 /  4 ДЬ 39 /  2 ДЬ ЗУ /  2 КЬ 21 /  1 КЬ 21 /  4

1 О т о  tit 45® шг auG  1 903 10 о 1 8 8 8 8 8 8

X lie тонная но нотоича Н- 100мм ч 7 ^ ~ ~ бетон 11 7 5 8 7 /  0 9 6 7  /  0 7 8 6 / 0 9 6 2  /  0 6 1 30  /  13 10 4 /  1 0

6 Mohomhiиое ж бетонное heron U 15 ‘  и 1 б ею н D 15 2 0 1 8 2 0 1 4 2 7 2 3

пнище 5 -200мм ар рз Ф12 А Ш кг ЮС'1 578» 82 163 4 122 5 163 1 1 1 1 0 253 0 209 0_
Монолитные беГОННПе стены м3 ОеТОН И 15 6 У ' 0 7 0 9 0 7 1 1 1 1

8 Приямок С peltlCtkOH II фнЛИрОЧ ПТ ЩебнЯ ш г /к г Ф12 A 111 1 / 1 4  2 1 / 1 4  2 1 / 1 1 2 1 / 1 1 2 I / 1 4  2 I / 1 1 2

9 ПеНГШ 1X1 1 ИГГ Ц1С 62 91 103 1 1 1 1 1 1

10 Швы из цементного раствора ~  мГ“ цем р р М 50 0  3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

11 IlleCuil c ipo il lem  HUH м 3 Ю С Т  10260 82 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

12 Утенлнтелший еаон Иерекрытня м3/  м 3 кертитгобетон М 25 16 1 /  2 2 13 8 /  1 9 17 1 /  2 3 1 4 8  /  2 0 17 1 /  2 3 14 0 /  19

И Оклеечи \Я 1 HitpomoitHUIW IKpeKpt 1ТНЯ 2 ел гн цтонз на бит 26  0 23 0 28 0 25 0 27 0 2 3 0

11 Зшииныи и вприншпиоший елок Перекрытия ч 3/ м 3 нем р р М 50 161  /  0 8 138  /  0 7 17 1 /  0 9 1 4 8  /  0 7 17 1 /  0  9 1 4 0  /  0 7

15 Обмажа й е н  юрм шч битумом т i 2 p m м* Ml 50/50 29 0 22 0 з о о 22 0 36 0 32 0

16 Просмоленная пакля кг 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

П р и м е ч а н и е :

и б л нц м  оцм /каю г расход M a i c p i u u i o u  на 
y c i p u u c i u o  п е р е с е ч е н и и  капало» i t i u i o c e i u ,  
выполняемых по чир г о д у  лися T I2

ШЧ М 3 Юну со»
злч шч IIICBICIIKO <~7,

Машиным]__
Филиппом 

_Ф7шн1Ш01П ^

11Ш

lleliOillI

11 ШГф MwiBintuiii .

j  ,

' М Л /

ш А
т

*

! ■ &7 7 Г
—

CK3105-9S-T13

Г 1с ход м перш юв н \ конструкцию 
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К11ПД0Ч С IIjMCIIUIIIcM 01 MCI ok 
II|I0CKI1(|IJC4I IX Теплопроводов
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iJ?

H t Е лннш и
измерения

Пр. канал ' 2090x10S0 Пр. канал 2090x1080 Пр. канал 2090x1080 Пр. канал 2030x1080 Пр. какал 2090x1030 Пр. канал 2090x1030

Наимсноозинс Примечания Сущ. канал 1470x865 Суш. канал 1470x865 С ущ .какал  2100x1135 С ущ .канал  /100x1135 Суш. канал 2620/1355 Суш. какал 2620x13551101.
Кол-ио при Ь<1.0м Кол-по при 1\<0.5м Кол-но при ||<1.0м Кол-но при Ь<0.5м Кол-но при Ь<1.0м Кол-но при 1|<0.5и

I. П я т и  перекрытия ВП игг кол 585321 В П 22-6 /  10 ВП22-6 /  8 ВП22-6 /  12 ВГ122-6 /  10 В 1122-6 /  12 ВП22-6 /  Ю
2 Бетонные блоки ФСС 24.5.6,-т /  ФПС 12.5.6,-т UXT кол 57-1611 2 / 1 4 2 /  2 2 /  14 2 /  2 2 /  N 2 /  2

ФСС 9.5.6.-Т /  ФСС 12.5.3,-т нтт кол 5746 И - /  10 12 /  4 - /  10 1 2 / 4 /  10 12 /  4
3 Балки КБ игг код 589321 КБ-21 /  4 КБ-21 /  4 КБ-25 /  4 КБ-25 /  4 КБ -30 /  4 КБ-30 /  4
4 Огеоды 45* шт ольб. 4.903.10 0.1 8 8 8 8 8 8
5 Бетонная нодготоока h -100мм м } /  м 3 бетон В-7.5 15.6 /  1.6 12.0 /  1.2 • 17.5 /  1.8 12.0 /  1.2 14.6 /  1.5 11.4 /  1.|
6 Монолитное ж.бетониос Бетон В-15 м 3 бетон В -15 2.6 2.0 2.9 2.3 2.9 2.2

днище 5 "200мм ар-рз Ф 12 Л -Ш кг ГО С Т 5781-82 232.0 217.0 283.0 223.0 2 6 0 0 • 200.0
7 Монолитные бею нны е сп-ны м 3 б е ю н В -1 5 1 1 1.1 1.3 1.2 11 1.1
8 Приямок е решеткой н фильтром из щебня ш т /  к г Ф12 Л-111 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14,2 1 /  14.2
9 Вентшахтп шт Ц ТС  62-91-103 1 1 1 1 1 1
10 LiiiiM  ш  цем ентного  р а с т и о р а UCM. р-р, М -50 0.3 . _ * : }  .» 0.3 0.3 0.3 0.3
П Щебень строительный м 3 Г О С Т  10260-82 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 Утеплительный слон перекрытия м 3 ке р зти то б е то н  М -25 18.0 /  2.4 15.0 /  2.0 20.9 /  2.8 17.4 /  2.3 21.3 /  2.9 18.3 /  2.5
13 Оклеенная гидроизоляция перекрытия М3 2 ся.гнлронз. нз бит. 28.0 24.0 32.0 27,0 37.2 30.0
N Защитный и ubipaiHiitnatomiuT слон перекрытия м 3/  м 3 нем. р-р. М -50 18.0 /  0,9 15.0 /  0.8 20.9 /  1.0 17.4 /  0.9 21.3 /  1.1 18.3 /  0.9
15 Обмазка стен горячим битумом за 2 раза м 3 БН 50/50 36.0 31.0 38.0 33.0 40.0 35.0
16 Просмоленная пакля к г 20.0 20.0 20,0 20.0 20.0 20.0

К у
поз.

Нанмснооанис Гдннниз
измерения

Примечания
Пр. канал 2090x1080 Пр. канал 2090x1 ПИП 1р. канал 2090x1080 Пр. канал 2090x1080 Пр. канал 2610x1360 Ир. канал 2610x1360
Сущ. канал 3060.x 1640 Сущ. канал 3060* 1640 Сущ. канал 3510х 1880 Сущ. канал 3510x1880 Сущ. канал 1170x865 Сущ. канал 1470x865

Кол-ио при Ь< 1,0.4 Кол-во при Ь<0.5м Кол-ло п р и  1><1.0м Кол-ио при ;><0.5м Кол-но при )|<1.0м Кол-ио при 1к0.5м1. П я т и  перекрытия ВП игг кол 5S5321 U1122-6 /  12 13П22-6 /  12 13П22-6 /  14 131122-6 /  12 01128-12 /  5 o i  128*12 /  42 Бетонные блоки ФНС 24.5.6.-Т /  ФПС 12.5.6л игг код 57-1611 2 /  14 2 /  2 2 /  14 2 /  2 4 /  8 2 /  10
ФПС 9.5.6.-т /  ФПС 12.5.3,-т ШТ код 57461 1 • /  ю 1 2 / 4 - /  10 12 /  4 20 /  4 • /  8

J Балки КБ игт код 589321 Д Б-39 /  2 ДБ-39 /  2 ...... ДБ-44 /  2 Д Б -44 /  2 КБ-21 /  4 КБ-21 /  4
4 Отводы 45° шт альб. 4.903.10 в. 1 8 8 ’ 8 8 8 8
5 Бетонная но.тготонка п= ! 00мм м 3/  м 3 бетон В-7.5 16.2 /  1.6 И -7  /  Т 5 15.6 /  1.6 12.0 /  1,2 17.3 /  1.7 13.5 /  1.46 Монолитное ж.бетониос Бетон 13-15 м 3 бетон В • 15 2.9 2.8 3.0 2.2 3.5 2.4лишне 5"200.мм ар-рз Ф 12 Л -Ш кг ГО СТ 5781-82 260.0 254.0 272.0 200.0 2X1.0 217.4
/ М онолитные бетонные стены м 3 бетон В -15 1.3 1.3 1.1

■ ■ *........... -......................\
и 1.3 1.38 Приямок с ранеткой  и фильтром из щебня шт /  кг Ф12 Д-111 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  1-1.2

9 Ile irn n a x i. i игг Н ТС  62-91-103 1 1 1 1 1 1
J 0 U I ihj из н с м а ш ш го  раствора И 1 цсм. р-р. М -50 0,3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.311 Щ ебень строительный И 1— — •

ГО С Т 10260-82 ’.0 П о ~ ~ ~ 1.0 1.0 1.0 1.012 У  тепли тельный, слой перекрытия м * / м 3 « р а м п а  обе гон М -25 22.6 7 3.1 21.0 /  2.8 " 24.4 /  3.3 21.0 /  2.8 21.5 /  2.9 18.1 /  2.4
13 Оклеенная гидроизоляция перекрытия м3 2 сл.шдронз. НЗ б|ГТ. 34.0 32.0 37.0 32,0 32.0 28 01-1 Защитный и oMpaiHiiut.Tiouiiifi слон перекрытия м 3/  м 3 цем. р р. М -50 22.6 /  U 21.0 /  | . | 24.4 /  |.2 21.0 !  U 21.5 /  11 18.1 /  0.9
15 Обмазка стен горячим битумом за 2 раза м 2 Б) 150/50 • 42.0 37.0 45.0 40.0 4.4,0 43 016 Просмоленная иэклх кг 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Примечание:

Таблицы отражают расход материалов на 
устройство пересечении каналов теплосети, 
И Ы П О Л Ш 1С М Ы Х  по чертежу лист Т12

• нзч. и-Г
м м 'н з ч .
ШИ

9 т
11СИ0ЛН.

-п. ШПр.

Г б н у с О Й  / \ ш / /
j H m c i i K o ?■>—

М а ш м х и й  .
Ф и л и п п о м  f ,

Ф | и п ш н о в з
/ - - / - у
rf< t  f  \ *

М . Ш 0 1 Ш К 1 Н 1 М Г
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Расход матерн.иши на конструкцию  
канальной прокладки над сущ сстиую щ им  
каналом с изменением отметок  
проектируемы х теплопроиолоп

п а д и * л нег я н  not
р.ч— 1 6
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*
я-
ПОТ

1 ПМ1ШЦТ 
НЭМСрсНН*

Пр к титл 26100360 Пр мнзл 2610x1360 Пр ктнтл 2610x1360 Пр ктнтл 2610x1360 Пр ш ил 2610x1360 Ир ш ил 2610x1360
IhiiMCiiODaiutc Приме p ii iu Суш км то Л00х| 135 С>и ктптт 2100x1135 Суш ктнтл2620x1355 Суш к hi и  2620x1355 Суш кант 1 30 0x16-10 С)Ш K3IIXI 30 Ох 161C

Кон ьо нрн Ь<1 0м Кон по нрн Ь<0 5м Кол но при Ь<1 0м Кол по н,ш h<0 5м Ком по при 1 < 4  0м 1 on во и; и Ь '0  5м
1 lln in u  перекрытия Uf] HIT кол 585321 Ш128 1 2 / 6 1Ш28 12 / 5 I3II28 12 / 6 ПП28 12 /  5 Ш12Я 12 /  6 ПП2Ч 12 / 6
2 Ьегониие 0 lout ФЬС 24 5 6 т / ФБС12 5 6 т urr кол 571611 -1 /  8 2 / 10 4 /  8 2 /  10 t /  8 2 / 8

ФЬС9 5 6 т / ФЬС 12 S3 т urr код 574611 20 /  4 - /  8 20 / 6 - /  10 20 /  8 12 / 8
► } Ьтлкл КЬ urr кол 589321 КЬ 25 /  4 КЬ 25 / 4 КЬ 30 /  4 КС 30 /  4 ДБ 39 /  2 ДЬ 39 / 2

4 Отводи 45° urr am б 4 903 10 о l 8 8 8 8 8 8
5 Бетонная полготопха 1н> 100мм M* / M3 бетон В 7 5 17 3 /  17 13 0 / 1 3 163 / 16 127 /  13 156 /  16 14 0 / 1 4

ф 6 Монолитное м  бетонное Пе*тон 13 15 M3 бетон В 15 3 1 23 30 2 1 2 8 25
линии б*200чм ар рз Ф12 A 111 КГ ГОСТ 5781 82 2810 211 0 266 0 2 ’ ’ 0 254 0 224 0

7 М онолитис бетонные стены М» бетон В 15 20 1 6 20 1 6 20 1 6

8 11рнямок с решеткой н ({nun тром нт щебня нгт/ ki «1*12 Л Ш 1 /  112 1 / 14 2 1 /  1 12 I / 1 1 2 1 /  И 2 1 / L 1 L ,
9 И и т н а ш . urr . ;  I ! IC A M M 0 J L _ 1 ' "  “ -__________1 "  1 V  “  " 1 ............. 1 ' 1
10 l i i i i i i  in  ueiic in iio io рзш орл нем р р М-50 ~ о Т -------------- 03

----р-----
03 03 03 03

h Щебень строителен! ш m 3 1 0 U  10260 82 to 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
12 У rciuuiicHi ный стон перекрыт их M1/ M3 Керзмзнгобегон М 25 215 /  33 20 1 / 7 8 25 1 /  3 4 22 0 /  3 0 26 2 /  3 5 24 5 / 33
13 Оклеечнея I илрон юмчцнх Перекрыт* M1 2 с« 1 нлронз нт 6irr 360 20 0 210 ПО 38 0 36 0
I t Зиииты й н u iip im iiiin iom iiii слон перекрытия M1/ M3 нем р р М 50 2 1 5 /  12 20 4 / 1 0 25 t /  13 22 0 /  П 26 2 /  1 3 215 / 1 2
15 Обматкт стен юря шм битумом зт 2 рти MJ БН 50/50 25 0 160 30 0 2( 0 32 0 22 0

16 ||1росчолсинт* tnw i* Kl 20 0 20 0 20 0 2С0 20 0 20 0

Л» единица
измерения

Ир кмнл 2610x1360 Иркштл 2610x1360 Нркштл 2610x1360 Up кмпл 610x1360 Up к и т  300 xK>?0 Ир клип MX 41G70
Н тимсноитннс Приме 1 шня Сущ к мпл 3510х 1880 Сущ к титл 3510т 1880 Сущ кипя 39S0x2l25 Сущ кмп 1 jV80x 2125 Сущ п н и  147- XI 5 Суш ктнтл 14'ПЧХ05

Кол по при h<l 0м Кол но при Ь'0  5м Кол по нрн h< 1 0м Кол по при iKO 5м Кол по нрн 1 1 0м Кол во нрн Ь-'О 5м
l Плиты перекрыли щ urr кол 585321 131128 12 /  7 1)1128 12 / б ВП28 12 / 7 13Н28 12 /  6 131131 12 / 5
2 Ьстонш ie опоки фьс 24 5 6 т / ФЬС 12 5 6 т ИП кол 5 /1611 4 /  8 2 / И 4 /  8 2 / 12 . / 8

ФЬС9 5 6 т / Ф1С 12 5 3 т UlT кол 57 1611 20 /  8 • / 4 20 / * - /  4 8 / 6
3 Ьыкн КЬ urr кол 589J21 ДЬ 29 /  2 ДЬ 39 / 2 ДЬ-41 /  2 ДЬ-44 /  2 КЬ 21 / 4
1 Олюли 4з° / Огноды 30“ HIT vuG 4 903 10 о 1 8 /  • 8 / • £ /  • 8 /  - - / 8
5 Ьегошпч нотютоочт h*- 100мм M7/ MJ беГОН В 7 5 190 /  19 130 / I 3 17 0 /  17 130 /  13 17 6 / 1 8

о 6 Моношпнос к осгоннос Ьечон В 15 M1 Ое ГОН В 15 29 24 3 I 2 3 34
и
* *I I
L

лишне 5 200мм ар рз Ф12 Л Ш КГ ГОС! 5781 82 280 0 2180 266 0 2110 290 0
7 MoilOTHIHIIc ficroimue степи i-3 беТОИ 13 15 20 1 6 20 1 6 1 4

«У 8 Приямок е puiieiKOH и фюн (ром из uicGiu hit /  КГ Ф12 A IU 1 / 1 4  2 1 / 14 2 1 / 1 1 2 1 / 1 1 2 1 / 14 2
9 tleim ilTM \ mr ПГС 62 91 103 1 1 1 1 1

* Г
**» to llIlHJ UJ Цементного ртеТВОрд m *~“ ~ цем р |> М 50 03 03 03 03 03
11- n ЩеСчпь cipeuuem ный ГОСТ 1026Q 82 10 1 0 1 0 i о 1 0
ЦU)

12 Утеолни-льш иЗетой перекрыли MJ/ M* керткииюбеюи М 25 28 6 /  3 9 250 / 34 300 / 4 ) 26 6 /  3 6 23 5 / 32
13 Оклесчп и  гнлроцзо шшх Перекрыт И1 1M 2 с л п 1Дро1и т б и т 42 0 370 43 0 390 35 0
11 J UUUIHIIU И М ip UniHDTIOUIItft СТОН Перекрытия Mi t  MJ Нем р р М 5Q 28 6 /  И 25 0 / 1 25 30 0 / 1 5 26 6 /  1 3 23 5 / 1 2
15 Обчдте»с и п  и'рлчнм О тучом зт 2 р гн И" ЬН 50/50 310 22 0 35 0 ? io 36 0

1*
Л»

ш
ш

и |н км ш 1 ц о тй з и н МГ 2QQ 20 0 20 0 20 0 20 0

14 П р и м е ч а н и е :
II44 М*}Г~т . Юнков W ' L / С К З 1 0 5 - 9 8 Л  13

'|.\Ги|ЦЦ1-1 о  j n c y o i l  И АИ ф Н -Ш О и НЧ
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Наименование

Г
Ьдшоща
измерения Приме пння

Пр ктнтл 3000x1670 Пр ктнтл 300 670 Пр кипя 3000x1670 Пр кппл 'ООО* 1670 П| ктнтл 3000 6/0
' /

Пр ктнтл 3000/1670
Сущ ктнтл 2100x1135 Суш ктнтл 2100хГГ35 Суш канал 2620x1355 Суш кзнтл К ^ О х  1355 Суш ктнтл 308( 1640 Суш кантл ЗОН х164С

Ком во при !i<l 0м Кол ио при ! <-0 5м Кол но при Ь<| 0м Кол во при ЬЮ 5м Кол но при 1к 1 0 ( Ко 1 во мри ЬЮ 5м
1 П я т и  перец итня ОП шт кол 585321 ВП31 12 /  6 ВП31 12 / 6 ВП31 12 / 7 В1131 12 /  6 ВИЗ 1 12 /  7 BI13I 12 /  6
2 Ьетоиные блоки ФБС 2-1 5 6 т /  ФБС 12 5 6 т шт кол 574611 2 /  14 /  8 2 /  14 /  8 2 / 1 2 /  8ФБС956 т /  ФБС 12 5 3 т ш код 57461! 12 / 12 8 /  6 12 /  14 8 /  6 12 /  И 8 / 6J Балки КЬ шт код 589321 КЬ 25 /  4 КБ 25 /  4 КБ 30 /  4 КБ 30 /  4 ДЬ 39 /  2 ДБ 3 9 / 24 Отводы <5* /  Отводы 30* шт ши б 4 903 10 о 1 8 /  - /  8 8 / /  8 8 / • /  8
5 бетонная подготовка 1г*100чм М*/ М2 бетон В 7 5 20 4 /  2 0 192 /  19 22 0 /  2 2 17 1 / 17 20 4 /  2 0 177 /  18
6

_ у .

Моиол1Гтиос ж бетонное Бетон В 15 MJ бетон В 15 а 9 36 4 1 3 2 3 8 32ЛиНШе 6 ‘ 200чЧ тр р3 Ф12 д  (И кг ГОС1 5781 82 337 0 3172 358 0 277 0 337 4 277 0Монолншмв бионные стены м} бе 1 он В 15 ■> 8 1 4 2 8 1 4 2 8 1 4
8 Приямок с pettier» он и фильтром из щебня ш т/ кг Ф 1 2 Л  Ш 1 /  14 2 1 / 1 4 2 1 / 1 4 2 1 /  14 2 I / 1 4  2 1 /  14 2
9 Пенпнахта шт И ТС 62 91 103 1 1 1 I 1 1

,10 Шим in  licMcimioippiCTHopn м* цен р р М 50 03 0 3 03 03 0 3 03
И Щебень ел роите it iiu fl и 5 ГО С т  10260 82 1 0 10 >* 10 1 0 10 1 0
12 Утеплите ы ни спои перекрптня ч * / м ' ✓ерзчэнтобетон М 25 28 5 /  3 8 27 4 /  3 7 32 0 / 4 3 27 4 /  3 7 32 i /  4 3 29 4 /  4 0
13 ОкЛСС НПЯ ШЛрОЮОНЯИНЯ tlepel рытим м2 2 ел та р о ю  на бит 40 0 36 0 45 0 36 0 45 0 42 0
1 1 JtiHHIIHJ 1 и ширинжнзюшнн слон перекрытия м 2/ м 3 нем р р М 50 28 5 /  1 4 27 4 /  14 32 0 /  1 6 27 4 /  14 32 1 /  1 ( 29 4 /  15
15 Обмазка стен горячим битумом з 1 2 ратз м 2 БН 50/50 45 33 0 50 0 33 0 50 0 35 0
16 Просмоленная пакля кг 20 0 2 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0

К»
поз И тченоианне

И
Гднница

юмереши
Приме 1 ШИЛ

Пр канал 3000x1670 Ир ктнтл 3000x1670 1р канта 3000x1670 Ир канал 3000x1670 Ир канет 30СЛ "0 Ир канол 3000* J670
Сущ X1  пл 35Юх 1880 Сущ KTiiui 351 Ох 1880 Сущ канал 3980x2125 Сущ капы )ЗаОх2125 Сущ кан 1 6^) .О С )п  кзнтл 4600 2510

Кол но при h<l 0м Кон но при Ь<0 5м Кол но при Ь<1 0м Ком но iipi h<0 5м Кон но I ри и 1 Ом Кол но при НЮ 5м
1 Плиты перегрытая Ш1 ИГТ кол 585321 ВШ 1 12 /  7 ВИЗ 1 12 /  7 U II3I 12 /  8 ВП31 12 /  7 ВГ131 12 /  8 ИП31 12 /  8
2 Ьегонные олоки ФЬС 24 5 6 т / ФБСР5 6 т ил код 571611 2 /  Н /  8 2 /  14 I  8 2 /  И /  8

Ф1С9 5 6 т / ФБС 12 5 3 т шт кол 571611 U  / 12 8 /  6 12 / 12 8 /  6 12 /  12 8 /  6
3 b u iu i КБ шт кол 589321 ДЬ 39 /  2 ДЬ 39 /  2 ДЬ-44 /  2 ДБ-44 /  2 ВП55 6 /  2 ВП55 6 /  2
4 Отводы 45е / О т о  из 30” игт альб 4 903 10 в 1 8 / I  8 8 / /  8 8 / /  8
5 бетонная но аготоокт Ь=1 00мм М2/М 3 бетон В 7 5 20 4 /  2 0 184 /  18 213 / 2 1 176 /  18 20 4 /  2 0 190 /  19
6 Моно шт нос ж бетонное BeteMI В 15 м3 беТОН В 15 37 34 39 3 2 37 34

лишне 6 200мм ар p i Ф12 A  i l l кг 1 ОС 1 5781 82 337 5 ЗОЮ 323 0 290 0 337 5 304 0
7 Моиотнтные бетонные стены м3 беТОН В 15 28 1 4 28 1 4 28 1 4
К Приямок С pel leT K O ll И фШН Т р О Ч  IIJ Щебня ип /  кг Ф 12 Л 111 1 / 1 4 2 1 /  14 2 1 /  112 1 / 14 2 1 / 1 2 1 / 1 4 2
9 Вскпп ч нгг 1ПС 62 91 103 1 1 1 1 1 1
10 l l l i  и m i Я-1ПНОИ1 раствор т м"1 Нем р р М 50 03 03 0 3 0 3 03 03
11 Щебет СЦ о п и н  ним M J 1 U C 1 10260 82 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 I 0
12 Утеплнте'Ы ' 1  in слои перекрытия м2/ м2 кертмантобегон М 25

Г1

1
Огг«п 32 0 /  4 3 36 5 / 5 0 33 0 /  4 5 38 0 /  5 1 36 5 /  4 9

13 Оклеенная пиронэоляинд Перекрытия м2 2 сл 1 ндрою на бтг 48 0 45 0 51 0 46 5 53 0 51 0
И J lim m iu il II оыр шннв иощнП СЛОН Нсрекрт пня ч 2/м 2 Нем р р М 50 34 0 /  1 7 32 0 /  16 36 5 /  1 8 33 0 /  1 7 ЗЬ 0 /  19 36 5 /  1 8
15 Обмазка стен юря шм битумом л  2 рты м2 1.11 50/50 50 0 35 0 510 50 0 550 39 0
16 1 (роемо ICHH ея нами к г 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Примечание;
'I пблицы офажшот расход маюрп.шоп на 
усфонспю пересечений капало» icn/ioccin, 
выполняемых по чертежу лист Т12
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1101 Наименование Laiiiimia 

из icpciiiet Приме iiiu u
Ир катл 3450x1950 
Сущ кип 1 2100хЙ35

Ир канал 3150x1950 Пр канал 3150x1950 Пр канал 3 150x1950 Пр >анаа 3150x1950 Пр канал 3450x1950
С)щ канал 2100x1135 Сущ кшал 2620x1355 Суш к шал 2620x1355 Суш к им | 308' х 1640 С>ш канал 30г0х161С

Кон ио при h<l 0м Код но при h<0 5м Код но при 1X1 0м Код но при 1x0 5м Код но нрн 1х! 0м Ко 1 ио при 1x0 5м
1_ _ _ 11/нпи нерскрыаия ЦП ttrr код 585321 111137 12 /  6 131137 12 / 5 11Г137 12 /  7 131137 12 /  6 1Ш37 12 /  7 111 137 12 / 6

Ьстонные блоки ФЬС 24 5 6 т /  ФОС 12 5 6 т urr кол 571611 4 / 1 6 4 / 12 4 /  16 4 /  12 4 /  16 4 / 12
ФЬС 9 5 6 т /  ФБС 12 5 3 t шт код 5746 И 16 /  8 12 /  - 16 /  8 12 / 16 /  S 12 7

3 Балки КЬ urr кол 589321 КЬ 25 /  4 КЬ 25 / 4 КБ 30 /  4 КЬ 30 /  4 ДБ 39 / 2 ДЬ 39 /  2
4 Отводи 45* /  Отводы 30е шт am б 1903 10 в I 8 /  - • /  8 8 /  - /  8 8 / - /  8
5 бетонная ПОДГОТОШП 1x1 00мм м‘ / м 3 бетон 13 7 5 23 1 /  2 3 190 /  19 24 2 /  2 4 194 / 19 23 3 /  2 3 19 0 /  19
6 Монолитное л  бетонное 

днище б-1200мм
Ьетон 0 15 M3 бетон 0 15 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5
ар ра Ф12 Л III кг ГОС1 5781 82 388 0 3130 395 0 320 0 388 0 320 07 Моно ШГНЫС беГОННМС ctx.hu м3 бетон U 15 2 5 1 3 25 1 J 25 1 3

К Приямок с решеткой н фнлпроч 111 Щебня ш г /к г <1*12 Л Ш 1 /  М 2 1 /  М 2 1 / М 2 1 /  М 2 1 / М 2 1 /  М 2
У Ikm tinvT l шт II ГС 62 91-103 I 1 1 1 1 1
10 Шик» из цементного рзстоорз MJ нем р р М 50 03 03 03 0 3 03 03 .
11 1 Цебеп1 е'1 рш1 тст.1И1й м3 I ОС 1 10260 82 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
12 5 leiuiiiiem ним елок перекрыт* м3/ м3 кершнкобегон М 25 32 2 /  4 3 27 7 /  З*1 35 3 /  4 8 30 4 /  4 1 36 2 /  1 у 32 3 / 1 4
и Оклее шая | luipoinoiumu* Перекрытия м3 2 ел гилрои j  на бит 450 40 0 49 0 4* 0 50 0 45 0
11 JiiHutiiUH н uiipHiHiiinioiUHH елок перекрытия 1 1 нем р р М 50 32 2 /  1 8 27 7 /  14 35 3 / 1 8 30 4 / 1 5 36 2 /  14 32 3 / 1 6
15 Обм п к »eteii юря шч бнгумом ja 2 paia м* Ы1 50/50 57 0 52 0 60 5 12 3 62 0 43 0
К» Иросмо le ium  пакля кг 200 20 0 20 0 20 0 20 0 200

Я»
поз

«4
Наименование Глнница 

•и icpeimi Приме ППКЯ
Нр канал 3450x1950 Ир к шал 3150x1950 Пр канал 3450x1950 Ир канал 3 450x1950 Пр кш и  345 ) 1950 Нр кнпл 3450x1950
Суш канал 3510х 1880 С)щ канал 35Юх 1880 Сущ кшал 3980x 2125 Сущ кант 3980x2125 Сущ к m u 460')-*510 Суш канш 460 х25Ш

Коп но ш нЬ<1 0м Кол но при 1x0 5и Код но при 1x1 0м Кон по нрн 1x0 5м Код но нрн Ь 1 0м Кол ио при h 0 5м
1 Панты перекрытия ПИ urr кол 585321 Ш1Э7 12 /  7 Ш137 12 /  / 131137 12 /  8 1Ш37 12 /  7 131137 12 /  8 Ш137 12 /  8
2 he minute опоки (ПС 24 5 6 т / Ф1С 12 5 6 т KIT коп 571611 » /  16 1 /  12 4 /  16 4 / 12 4 / 16 4 /  12

«**ЬС9 5 6 т / ФСС 12 5 3 т urr код 5716I I 16 / 8 12 I  - 16 /  8 12 /  • 16 /  8 12 /  ♦
3 Ь ыкн КЬ шт кол 5S932I ДЬ 39 /  2 ДЬ 39 /  2 ДЬ-41 /  2 ДЬ-4 4 /  2 Ш755 6 /  2 ИГ155 6 /  2
I 0 июли 45“ /  Оиюди 30“ urr am б 1 903 № в 1 8 / - /  8 8 /  - /  8 8 / /  8
5 бегонии нош отопка h~ 00мм MJ / M3 бетон И 7 5 23 3 /  2 3 20 2 /  2 0 23 4 /  2 3 190 /  19 23 2 /  2 3 20 7 /  2 1
6 Монолитное л бетонное 

днище 5"*200мм
ЬсЧОК U 15 бетон и 15 4 3 3 4 43 35 1 3 3 8
ар ра Ф12 Л III vr ГОС! 5781 42 38Ь 0 3130 388 0 320 0 3S8 0 313 0

/ Монолнпше бегодные cte lllt M1 беТОН 11 15 2 5 1 3 25 1 3 2 S I 3
К
9
10  
п

Приямок с реши кон и фиш ipoai из Щебня Ilir/kT Ф 12Л III I /  М 2 1 /  112 1 /  М 2 1 / 1 1 2 1 / 1 2 I / 1 4 2
Не irnii tan Ult И 1C 62 91 103 1 1 1 \ 1 1
Шип И1 Не Рентного ptelHOpI MJ Нем р р М 50 0 3 03 0 J 0 3 03 03
ЩебеШ. CipoirreTII НИН M3 IO C I 10260 S2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10

12 5 теп linen  ш|Г( слой перекрытия мТГм3 кер iM iiiroG tio ii М 25 38 1 / 5 1 35 3 /  4 8 40 3 /  5 4 36 0 / 1 9 42 7 / ‘ о 40 3 /  5 4
13 Оклеенная гнаронлшяиих перекрытия M3 2 сл 1 ндроиз на бит 53 0 19 0 55 0 50 0 5Ь0 55 0
1 1 
15

J  1НШГНЫН II HI tp НИШИ 110(1(1111 елок Itepekpi 1ТНЯ 
Оои ик 1 С(ен юря шм битумом за 2 p m

m’ / m 1
M3

нем р р М  50 ЗЫ  /  19 35 3 /  1 8 40 3 /  2 0 36 0 7 18 42 7 /  2 1 40 3 /  20
1.П 50/50 610 15 0 66 0 46 0 58 0 50 0

Ю Просмоленная пакля КГ 20 0 20 0 20 0 2С 0 20 0 20 0

Примечание:
{аблицы о фажаюг расход материалом на 
ус ipofjc I u q  пересечении каналом теплосети, 
иыполнясммч по нср|С4 у лист Т12
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р1С\од м тр и  шоп на конефукцню 
каттной прокладки laatjiiueiiiyRHiuiM 
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по»
Наименование Сднница

lUMCpCIHU
Приме типи

Пр 1 амтл 3900x2190 Пр канал 39000190 Пр канал 3900x2190 Пр канал ’ f 00x2l90 Пр канал 3900*2190 Пр канал 3900x2190
Сущ канал 2620x1355 Сущ канал 2520x1355 Суш канал 3060x1640 Суш канал 3060x1640 Сущ канал 3510x1880 1>н канал 3510x1880

Кол во при h<| Ом Кол ио при Ь'-О 5м Кол во при Ь<1 0м Кол во при h<0 5м Кол во при iK l 0м Кол но при h^O 5м
1 Пл1гти перекрыт» ВП шт кол 585321 ВП40 12 /  7 ВПЮ 12 /  6 ВГ140 12 /  7 ВП40 12 /  7 ВП40 12 /  8 ПГ140 12 / 6
2 Ьстоинис блоки ФБС24 5 6 т / ФБС12 5 6 т шт код 571611 8 /  12 4 /  12 8 /  12 . 4 /  12 8 / 1 2 4 /  12

ФБС9 56 т /  ФБС12 5 3 т шт код 571611 12 /  8 12 /  8 12 /  8 12 /  8 12 /  Ъ 12 /  8
3 Балки КБ игг код 589321 КЬ 30 /  4 КБ 30 /  4 ДБ 39 /  2 ДБ 39 /  2 ДБ 39 /  2 ДБ 39 /  2
4 Отводы 45* /  Отводы 30* шт альб 4 903 10 в 1 8 / /  8 8 / /  8 8 / • /  8
5 Бетонная подготопка Ь*100мм MJ/N J бетон В 7 5 26 4 /  2 6 22 0 /  2 2 26 0 /  2 6 24 2 /  2 4 27 8 /  2 8 22 0 /  2 2
6 Монолитное а  бетонное Бетон В 15 бетон В 15 4 9 40 4 8 4 5 5 1 40

днище 6 ” 200мм „ р рз ф | 2 д  |Ц кг ГОС! 5781 82 433 0 368 0 433 0 480 0 466 0 368 0
7 Монолщные бетонные стены м> бетон В 15 24 1 7 24 1 7 2 4 1 7
К 11рн»мок с pciiierxon н фшплроч на щсщи ш т/ кг Ф12 Л III 1 / 1 4 2 1 / 1 4  2 1 / 1 4 2 1 / 1 4  2 I / 1 4 2 1 / 1 4 2
9

10
HeiminxTJ шт И ГС 62 91 103 1 I 1 I 1 1
Шин а н к м е н ш го  ряенюрт Ш’ м5 *“ ’ ’ UeM J) р М*50 ' г“ "  " 0 ) ..... 0 )  ' ‘.... 03 03 03 03 "

И Щебин c ipotrru ii ный ГОСТ 10260 82 1 0 10 I 0 I 0 1 0 1 0
12 5 Т а й ш е т ный едой перекрыт» мг/ Кера ынтобетон М 25 38 6 /  5 2 34 3 /  1 6 40 3 /  54 1 38 6 /  5 2 44 2 /  6 0 38 6 /  S 2
13 Оклсс шал тлроиэолящи перекрыли м* 2 ел гнлронз на бш 53 0 4Ь 0 55 0 530 59 0 53 0
11 Защитный и выравнивающий спои перекрыли Ч*/ MJ.. Нем р р М 50 , 38 6 / 1 9 34 3 /  I 7 40 3 /  2 0 38 6 /  1 9 44 2 /  2 2 38 6 / 19
15 Обмаакт стен гор* шч битумом аа 2 р па м’ БН 50/50 64 0 44 0 64 0 42 0 68 0 42 0
16 ПрОСМО 1СННТЯ НТКЛЯ кг 20 0 20 0 20 0 200 20 0 20 0

И
поа 11 ^именование Fahhhut

нзмереши
Приме т о й

Пр кант 3900x2190 Пр капал 3900x2190 Пр канал 3900x2190 Ир канал 3900x2190
Сущ канал 3980x 2125 Сущ канал 39ЬОх 2125 Сущ капал 4600x 2510 Суш канал <600x2510
Кол по при h<l 0м Кол во при li<0 5м Кол во при Ь<1 0м Кол во iipi h<0 5м

1 Пита перекрыли ВП игг кол 5S5321 ВПЮ 12/ 8 ВП40 12 / 7 ВИЮ 12 / 8 ВП Ю 12 8
2 Бе-гошпи.блоки ФЬС24 5 6 т / ФБС12 5 6 т ия кол 571611 Ь / 12 4 / 12 8 / 1 2 4 /  12

ФБС9 5 6 т /  ФБС 12 5 3 т ИЛ кол 571611 1? /  8 12 / 8 12 /  8 12 / 8
3 Балки КБ шт кол 589321 ДЬ-44 /  2 ДЬ 44 / 2 111155 6 / 2 ВП55 6 / 2
4 Отполи 45* / Отводы 30° ия ajii б 4 903 10 в 1 8 /  - /  8 8 / * / 8
5 Бетониач но irotonea Ь=100мм ч ’ /м 1'" бетон В 7 5 26 0 / 2 6 22 0 / 2 2 26 0 /  2 6 22 6 / 2 3
6 Моношпнен. А б<. тонное 

лишне б 200мм
Бион В 15 бетон В 15 4 8 40 4 8 4 1
ар ра Ф12 A III кг ГОС! 57SI 82 433 0 368 0 433 0 376 0

7 Моноит-ные бетонные ctuim М> бетон В 15 24 1 ? 24 1 7
8 Приямок с pvt let кон н фильтром на iitiGiu шт/ кг Ф12Л 111 1 / 14 2 1 / 1 1 2 1 / 1 4  2 1 / 1 1 2
9 Пешнмлтт ип Я ГС 62 91 103 1 1 1 1
10 Швы in шли итого раствора цеМ р р М 50 03 03 03 0 3
И Щеед.иь строитСШ.Ш4Н IOCT 10260 S2 1 0 1 0 1 0 1 0
12 5 тен ип "шине юн перекрытия м1/ и* керамтиюбеюн М 25 44 5 / 6 0 10 5 / 5 4 17 3 / 6 4 412 / 60
13 Октеечи и гндронаодни и Перекрыли м1 2сл»мдро1П нзб1Я 60 0 55 0 63 0 59 0
1 1 
15

Защитный н BeipvBiutnaioumu елок перекрепил м’ /м» UeM Р р М 50 44 5 / 2 2 10 5 / 2 0 47 3 / 2 4 412 / 22
Обмик 1 еин тор» шч бтучоч аа 2 pn t мг БН 50/Ю 68 0 610 72 0 /30

16 Просмолен» и  пил» кг 20 0 20 0 20 0 |— /0 0

Примечание.
Таблицы офажают расход мшери.шои на 
устройство псрсссчсшш каналов гсплоссш, 
ПМПОЛШ1СМЫХ по чертежу диет TI2

пая и 3 
мм нач 
ши

Р В '_
нсполн

Uш т

ШСИМО 
Мглошцмш 
Филиппом 
4млнш1овз ^

Члюешцкн
" г т т
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Г |сх«л м lupinnoD на конструкцию 
х pi им нон прохлад! и над существ) ющн« 
К HI НЮЧ С H ille ltU llle M  отметок 
lipneKl 1(|>>сМ1 IX теплопроводов

атднл хна л на а
-  6“ Т “

мосннжпроск
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П р о д о л ь н ы й  разрез тр а с с ы  т е п л о с е т и П о п е р е ч н ы й  р азре з т р а с с ы  т е п л о с е т и

№ Наименование Ед. ИЗМ. Кол-во Примечание

1 Плиты перекрытия ВП шг Объемы учктипакм ея п канале

2.

Бетонные блоки ФБС 24 5 6-Т ш г код 574611
ФБС 12 5 6-Т шг код 574611
ФБС 12 5 3-Т шт код 574611
ФБС 9 5.6-Т ни код 574611

3. Балки КБ- шт код 589321
4, Бетонная по/и отопка h— 100 мм м ’ /м 1 / бегов U-7,5
5 Приямок с решс1 коГ| и филыром из щебня ш г/к г 1/14,2 0 1 2  А -Ш ____

6 Швы из нечетного р-ра м* цсч р-р М-50
7. Щебень строительный м ‘ ГОСТ 10260-82
8 Монолитная лобегонча стен м> бетой 0-15
9. Оклеенная i ндр0 1 иоляцня перекрытия о 2 слоя м 1 пш|>оюол ва бшуче
10. Зашитый и выравнивающий слон перекрытия м 3 /  м 1 цсм. р-р М-50
П. Обмазка стен юрячнм битумом за 2 раза м* БП-50/50
12. Просмоленная пакля кг 20

in
я

1. Порядок и требования к произволе т у  работ на пересечение проектируемой 
теплосети е существующей теплосетью смотри лиет СКЗ 105-98-Т 11

2. Устройство дренажа, водоныпуска из дренажа в дренажные колодцы, 
нодовыпуски в существующую дождевую канализацию смотри рабочий 
проект.

3. При засыпке над плитой перекрытия <0.5 м необходимо устройство 
утеплителя толщиной 12-15 см.

4. Размеры на чертеже даны в мм .отметки о м.
5. Ведомоеm объемов работ заполняется при привязке к рлбочелгу проекту. 

СОГЛАСОВАНО.

"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Филиал АО "МОСЭНЕРГО"/ 
Начальник ПТО м
Зам нач. службы i'll
юхнадзора ,

А В. Новиков) 

.К. Смирнов)

Ирик* ill

ПШ
азюр (,'з

IIII8 N

С К 3105-98 -Т 14

Конструкция канальной 
прокладки теплосети »ыд 

существующим каналом

евди
рч'~

лист Л11С101

м о с и н ж п р о с к
мастерская №3
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h*
поз

Наименование I лкинца 
измерит* Приме |ОНН*

Пр канал 1160x850 Ир канал 1460x850 Пр канал 1460x850 Пр канал 1460x850 Ир капш 1469**59 Пр канал 2090x1080
Суш такал 1090x715 Суш канол 1470x865 Суш канал 2100x1135 Cyot канал 2620x1355 Суш капал 30^6x1640 Сущ кал ал 1690*715

Колцчестио КОЛН ICCTIIO Количеств Коли jcciuq Количеств Колн (ССТНО
1 Плита м к р « р ч т н *  ВП шт Объемы уигговаю' с* а канале

3

Pftpiiiiw p  бпРЫ! ФРС 2-1 5 б Т шт кол 57-16Ц
2 2 2 2 4 2

ФРС 12 3бг т КОЛ 571611 • * * * • 4
ФРС 9 S 6  т шт кол 574611 * - - - - 2
ФРС 12 51 т и гг коя 5746U 4 - 4 4 *

3 Ьальн КЬ ШТ кол 589321 В 1оВЗ /  2 КБ 21 /  4 КБ 25 /  4 КБ 30 /  4 ДБ 39 /  2 П 16ВЗ /  2
•1 Ьлешпя п о . огоичз Ь 1 С0 мм mV  м* Сион И 7 5 36 /  0 1 36 /  04 3 6  /  04 3 6  '  04 36 /  ' • 53 /  г 5
5 Приемок с решеткой н филирок in  шебн* «гт/кг Ф 1 2  Д |Н 1 / 1 4 2 1 / 1 4 2 1 /  N2 1 /  142 I /  М2 I / 142
б Швы |п ifCMcimioro рзстпорз нем р р М 50 0 2 0 2 02 02 02 0 2

7 Щебень строщ м ы ш !) ж1 ГОС Г 10260 82 08 08 25 а < * 30 М
g Мо||0 1 ЦГП1гя добстонка стен М* бетон В 15 02 03 064 0 74 03 02
9 Оклейка* ГНЛр0И1ОЛ*|Щ* ИереКрЫТНЧ м* 2 ел гнлрош на бнт 80 1 0 0 12 0 ПО И  5 94
1 0 Защитный н рыралшшаюш 1 |Г| с юн перекрыт»* mV  m j ЦеМ р Р М 50 5 8  / 0 3 6  3 / 0 3 74 / 0 4

is1ооо 97 / 0 S 6 4  / 0 3
II Обмазка стен горячим бнтуыоч зз 2 раза м' PH 50/50 56 60 6 8 75 80 75
13 Просмоленная паклл кг 20 0 20 0 20 0 2( U 20 0 20 0

К*
1103

«•
Нанмшованне

Блиинца
измерен»* Примечания

Ир канал 2090x1080 Пр канал 2090x1080 Пр канол 2090xl0S0 Пр канол 1 590x10 80 Пр кэн »я 2090 ’ о 0 Пр капа 1 2610x1360
Сущ канал 1470x865 Суш канал 2100x1135 С)щ инал 2020x1355 Сущ капа т 3060x1640 Суш кэн и  351 \Н80 С>щ канал М7бхг65

Количество Количество Количество Количество Количество Количество
1 П я т и  перекрыт* и и ___ШТ Обтемы учитываю ся в канЧле

Резонные блоки фБС 24 5 6 т шт кол 5716П 2 1
2 1 4 -------------- 4---------------

1
ФРС 12 5 6  т шт код 5716 И 1 1 2 л 4

2

ФЬС 9 5 6  т шт код 5746 И • • . - -
ОРС 12 5 3 т шт код 5746U 4 1 2 1 2 - • -

3 l» w n  КЬ urr кол 589321 КЬ - 21 /  4 КЬ 25 / 4 КЬ 30 /  4 ДЬ 39 / 2 ДЬ 44 / 2 КЬ *21 /  4
4 Ьегоннтя подготовка ЬЧООмм -И 3 /м 3

бетон В ? 5 5 3 / 0 5 53 /  0 5 53 /  0 5 53 /  05 53 /  05 5 3 / 0 5
5 Приямок с решеткой и фильтром на шебн* _ л ш А г_ , Ф 12Л Ш 1 / 1 4  2 1 /  (42 1 /  М 2 1 / 14 2 1 /  142 1 /  14 2
6 Ш и п  т  цементного растпорз м 1 цсм р р М 50 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

7 Щебет cipo г ц  и  кий м2 НЗСЗ 10260 S2 14 1 23 2  3 ч 1 52
--------------- п ------------

Ь Монолитна* лобстонка cru i MJ беТОН В 15 0 2 0 3 03 1 I 1 1 2 об
9 Окдеечм u  nwpoHJoiumu перекрыт* м1 2 слишротп на Сит I I  3 МО 1 6 0 140 19 5 МО
1 0 Jnm rm ufi н выравнивающий слон mpewpuaai* Ml /M J «ем р р М 50 7 4 /  0 4 93 / 0 5 1 0  S /  0  5 1 2  1 / 06 134 / 07 90  /  05
И Оби Ына с и и  горячим битумом за 2  p т л Г  К( 2 M l 50/50 1  6 9 0 1 2 0 В15 --------------- п г г -------------- ПП-----------
1 2 Просмоленная пакл* __ кг____

*~2 0 U 2 0 0 Ш -------------
-------------т -------------

--------------т г 2 0 Т6

П р и м е ч а н и е :

Таблицы спражаюг расход мщсриалов на 
усфоиепю пересечении каймой юшюсстн» 
выполняемых по мерiежу лист ТМ

s Jнам и  3 Юнусов U r L
■A lO 'A

J r *< Г-  7 /п
‘М ^ г ?

У ? /

/}
334 нзч llkmcmo J
ши Мзловнциш
рупр Филиппом ,
IICIIO/Ш Филиппом

и M'iip Т Г й й н н н ш
Т У Т У

СКЗ105-98- Г15

Расход миернтлои TUT К0 ИСфу(СШ110
епднл ДНе! лшо
_P'i.. I 3

кипы нон прокладки над сущестнуюшим 
каналом

мосиижпроск
мастерская №3



И г

1 1 0 1

Наименование Глинина
измерения Примечания

Пр. канал 2610x1360 Пр канал 2610x1360 Пр канал 2610x1360 Пр. канат 2610x1360 Пр. канал 2610хПл'9 Пр канал 3000x1670
Сущ какал 2100x1135 Сущ канал 2620x1355 Сущ. канал 3060x16-10 Сущ. хапал 3510x1880 Сущ канал 39800125 Суш канал 1470x865

Количество Количество Количество Колнчесгио Количество Количество
1 Плиты перекрытия ВП urr Объемы учнтыоакг ся о канале

2

Бетонные блоки фбс  24.S.6.-T ил кол 57461t 2 2 4 4 4 4

ФБС12.5.6.-т ил КОЛ 574611 2 2 4 4 4 4
ФСС 9,5.6,-т ил кол 574611 * - - . -
ФПС I2.S.3.-T ил кол 574611 ' , 2 1 2 6 8 * -

3 Балки КГ» ил кол 589321 К Б - 2 5 /  4 К Б •30 /  4 ДБ - 39 /  2 ДБ - 44 /  2 ДБ - 49 /  7 КБ - 21 /  4
•1 Бетонная подготовка h-* 100мм м7/ м3 бетон U -7.5 ' 5.3 /  0.5 5.3 /  0.5 5.3 /  0.5 5.3 /  0 5 5 3 /  0.5 6.7 / 0 7
5 Приямок с решеткой и фильтром m щебня ш т  /кг Ф 1 2 Л-Ш 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  i - ‘. 2 1 /  14 2
6 (Ким in  немей т о ю  pact пора М3 нем. р-р. М-50 0 . 2 . . . .  0 . 2 ........ 0 . 2 0 2 0 2 0 . 2

7 Щебень строительным м* ГОСГ 10260-82 2.3 2.3 3.6 3.6 70 1 . 2

8 Монолитам добстонкл стон М3 бею» 0-15 0.5 0 . 6 0.7 0.5 04 03
9 1)КЛССЧ1МЯ гилроп юля ши перекрыли м 7 2  аиилронз. ил бит. 1 6 . 0 17.6 2 0 . 0 27 0 240 15.0
1 0 3nimtriii.nl и |1Ырл|шиня1 0 Ш1 1 Г( слои пере крил и и 1 /  м* кем. р-р. М-50 11.0 /  0.54 1 2 . 6  /  0 . 6 14.0 /  0.7 15.7 /  0  8 17.3 /  0.9 9.8 /  0 5
1 1 Обманы den 1 орячмм битумом за 2 раза м 7 СИ 50/50 15.0 16.2 19.5 2 1 .! 23.0 Н.О
1 2 Просмоленная пакля кг 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0

К»
иоз.

LT" '■ ......... ......If.. И ........
Наименование

Влипши
из:чрсши Примечания

Пр. канал 3000x1670 Пр. канал 3000x1670 Пр. канал 3000x1670 Пр. канал 3000x1670 Ир капа-! 3000x1670 Пр канал 3000x1670
Сущ. капал 2100x1135 Сущ канал 2620x1355 Сущ. канал 3060x1640 Суш канал 3510x1880 Суш. к.ш.1 .1 3980-2125 С)щ каилл 4600x2510

Колнчесгио Количество Колнчесгио Количест по Количестпо Количество
1 Плиты перекрытия t i l l шт Объемы учитываю ся и канале

llcronnue блоки ФЬС 24 5 6  -т шт кол 574611 4 6
6 6 6 1 0

J ФЬС 12.5 б.-г шт кол 574611 2 2 4 4 4 4
ФЬС 9.5.6,-т шт кол 574611 4 - - - - 2

ФПС. 12 5.3.-т игт кол 574611 8 8 6 8 8 8
3 Бллкн КБ шт код 5S9321 К Б - 2 5 /  4. КБ - 30 / 4 ДБ - 39 / 2 ДБ - 44 / 2 ДБ - 49/ 2 ПИ 55 -6 / 2

4 Бстоннля П 0 Л 1 0 1 0 1 1 К.1 )т-ЮОмм м 7/ м3 бетон 13-7.5 5.3 / 0.5 5.3 / 0.5 5.3 / 0.5 5.3 / 0.5 5.3 / U3 "1 5.3 / 0 5
5 Причмок с pciitei кой н фнльг|)ОМ из щебня шг / к г

Ф12 Л-111 1 / 14.2 1 / 14.2 1 / 14.2 1 / 14.2 1 /  1 - : . 2 1 /  14 2

6 Швы из немей то го  раствора м3
нем. р-р. М-50 0.3 0.3 0.3 03 03 0.3

7 Щебень cipoincjiuiMft м 3
ГОСТ 10260-82 3.1 3.1 5.8 5.8 9 4 9.4

8 КГонолнпмч добеншка стен И3
Оеюн В -15 0.3 0.4 1.3 1 , 2 1.3 0 . 6

9 Оклеечная i нлроизоляши перекрытия МТ ~ " 2  сл.1 Ш(|)онз. на бит. г о 19.7 2 1 . 6 2 -Ю 26.0 28.3

1 0 ■Jnniiniiuil н iiwp.iiiiiiinaioimin спои перекрытия М7/ И3 нем. р-р. М-50 1 2 . 2  /  0 . 6 14.1 /  0.7 15.8 /  0.8 17.5 1 0.9 19.3 /  1 0 21.7 . /  1.1
И Обьшкп стен t орхчим битумом за 2  раза м 7 Б11 50/50 ITS г о 2 1 . 6 23.0 25.6 27.1
1 2 Просмоленная пакля кг ------------ ЗОЛ-------------- 2 ГОГ 2 0 ------------- ш

2 0 . 0 2Ш5

П р и м еч ан и е :
Ш ;IIJ'I 1I-J Юнусов f

Таблицы отражают расход материалов на 
устройство пересечений каналов теплосети,

мм пзч. Шевченко *
I1III Мдиовицкий /Ma i?
1№ Филиппова /

выполняемых по чертежу лист ТИ ПСП0Ш1. Филиппов!/''

ЖII. шпр. МмовицкшТ- .̂ U8B.J

СКЗ 105-98-Т 15

Расход матсриалон на конструкцию
СОД1Ц ЛИСТ шило»

1 )
канальной прокладки над существующим моеннжпроект

каналом
м а с т е р с к а я  № 3



Сс
дг

сз
ач

№

К*
1103 Наименование Бднницт

hlMCpelllU Примечания
Пр канал 3450x1950 Пр кш\п 3450x1950 Пр канал 3450x1950 Пр канал 3450x1950 Пр катл 345^*1950 Пр канал 3450x1950
Суш канал 2100x1135 Сущ канал 2620x1355 Сущ канал ЗОбОх 16-10 Сущ канал 3510x1880 С)щ канал 39 0x2125 Сущ клнал 4600x2510

Колн ICCTUO Колн icctbo Коли icctbo Колн icctbo Колн lecruo Количество
1 flm rru  перекрытия ЦП шт Объемы учитываю- ex вканале

2

Бетонные блоки ФБС 24 5 6  т 11П код 574611 4 6 8 8 1 0 1 0

ФБС 12 5 6  т ЫТ кол 574611 2 2 6 6 4 4
ФЬС 9 5 6 т шт кол 574611 4

2 2

ФЬС 12 5 3 т ш т кол 57 1611 8 8 - 8 8

3 П-uimi КГ> шт кол 589321 КБ-25 '  4 КБ 30 /  4 ДГ, • 39 / 2 ДБ 41 / 2 ДО 19 /  2 ПП 55 6  /  2
1 li и ш ик но истина h - 1 0 0  (ч м3/ м 3 Се нш Ц 7 5 67 /  07 67 /  07 67 / 07 67 / 0 7 67 / 07 67 /  07
5 1 IpHXMOk с решеткой и фиш троч из щебня ШТ /кг Ф12Л 111 1 /  142 1 /  N 2 1 /  142 1 / 14 2 1 /  14 2 1 /  142
6 Шпы из цементною раствора М3 цсч р р М 50 03 03 03 03 03 03
7 Щебень CIpollTUlbliufl И1 ГОСТ 10260 82 3 1

3 1  - а — 58 58 94 94
8 Монолитная добегонкт стен м* беюн П |5 1 0 1 1 1 1 09 05 1 4
9 ОкЛССЧИ Ц П1ЛрО||ЗОПЯ1ШЯ Перекрытия м1 2  ел гнлрощ in  бит 182 2 1  0 23 4 26 0 23 0 32 0
1 0 Защитный и выравнивающий слон перекрытия MJ/M J исч р р М 50 134 / 0? 156 / 08 |75  /  09 19 4 / 10 214 / I I 24 0 /  1 2
П (Збманп стен (орячнч б тучо ч  за 2 р гп м' БН 50/50 167 180 2 2  0 23 5 27 7 29 4
1 2 Просмоленная пакля КГ 2 0  0 2 0  0 2 0  0 2 С 0 2 0  0 2 0 0

К»
поз

IhUMCiionainie
Пдиннца
измерения Примечания

Пр канал 3900x2190 Пр канал 3900x2190 Пр канал 3900x2190 Пр кзн тл 3900x2190 Пр кшхт 3900»"'190
Суш канал 2620x1355 Сущ ханал 3060x1640 Суш канал 3510x1830 Суш канал 3930x2125 Суш кт|Ш| 4600е25Ю

Количество Количество Количество Количество Количество Количество
1 И д т и  перекрытия ВП HIT OGi смы учнтвзю ' ся в канале

2

Бстопш и  блоки фьс  24 5  6  т III г кол 57461! 6 8 8 1 0 1 0

ФЬС 12 5 6  т шт кол 57 1611 2 6 6 4 4
ФЬС 9 5 6 т шт кол 574611 * - 2 2

ФБС 12 5 3 т шт ко 1571611 14 - - Ь 14
3 Ьтлкн КБ шт кол 58932! К Ь -З З / 4 Д Б -3 9 /  2 ДБ-44 /  2 ДЬ - 49 / 2 ВП 55 6  /  2
4 Бионная Н0 Л1 0 Ю11К1  Ь " 1 0 0 чч м3/ м3 бетон U 7 5 63 / 07 63 /  0 7 63 /  07 63 / 0 7 63 / 07
5 1 1риямок с решегкои и фшп троч m щебня h h /k i Ф12 Л Ш 1 / 14 2 1 / 142 1 /  14 2 1 / 14 2 1 / 14 2
6 Шпы h i ЦСЧС1ГГНОЮ picritopt Нем Р Р М 50 03 03 03 03 0  3
7 Щебет cipoincjit h i h i м3 ГОС1 10260 82 3 1 58 5 8 9 ч 9 4
В Монолит \я лобе тонка стен м3

бетон U 15 06 1 7 1 5 1 а 07
9 Оклеенная гидроизоляция перекрытия м1 2  ел m ipou i па бит JF 0 25 2 28 0 30 2 33 6

1 0 Зшиггный и вырапншпющий спои Перекрытия м3/  м3 цсч р р М-50 17 1 /  0 9 191 /  10 2 1 2  /  1 1 23 1 / 12 26 2 / 1 3
1 1 Обм ыка стен горячич бшучоч за 2  p in ч 3 БН 50/50 2 0 0 24 2 25 6 30 0 32 0
1 2 Просмолсннгя пакли КГ 2 0 0 2 0  0 2 0  0 2 0  0 2 0  0

г*
г»#
* \ 
1«*

П р и м е ч а н и е :

'I лблицы отражаю т расход материалов на 
усф оП си ю  пересечении каналои теплосети, 

ПЫПОЛШ 1 СМЫХ ПО Ч С р Т С Ж у  лист Т14

изч к 3 Юнусов
ЗЛЧ 1134 Шевченко
ПН! Ызловицмш ,
руир Филиппова ^
IICII01II Филиппова

II KOinp
$

1Шйщнн~7

С К З 1 0 5 -98 -'! 15

Расход м периллой па копарукцн о спин HIM ЛИСТОВ
Р‘1 3 3

КЛП1Л1 ной прокладки над существуют!"' 
каналом

моситкпросю
мае ю рская  № 3



В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т

№ Н аи м ен о ван и е Ед. ИЗМ. Кол-во Примечание

1 >23
3
О

Б-Ч
Ей

V
• 9J
оеес

Бетонная подтотовка м 1 / м ’ / бетон В-7.5~~

2 Бетонные блоки ФПС 2 4  5.6-Т / 12.5 б-Т шт коч 574611 ~

3

4

Монолитное ж бетонное 
днище 6  “ 2 0 0 мм

Ьегон В -15 м* бетон В -И ’" '
Лр-ра 012Л-И1/0ВА-1 кг ГОС 1 5781- 8 Т

Монолитная добстонка стен. м * бетон П-15
5 Огиоды ‘15” шт 8 альб 4 90310 в 1
6

1

рао и:
V

%и

Плшы ncpcKpi.il ня ВП шт код 58532Т~

7
Монолитное ж бетонное 
линию бя 2 0 0 чм

Бетон В -15 м 1 бетон В* 15
Лр-ра 0  22 /016 А 111 кг ГОСГ5781- 8 Т
Лр-ра 012 Л-111/ 08Л-1 кг ГОСТ5781- 82“

S Монолитные ж бетонные 
Сюны 6 - 2 50мм

Бетон В-15 м ' бетон В-15~~
Лр-ра 012Л-Ш /08Л-1 кг ГОС 15781- 82“

9
1 0

Демонi ал участка сушестиуютсю канала м* сборн ж бетой
0 Т2”  л’Ти ~~Приямок с решиIкон н фнлмром на щебня щ г / кг 1/14,2

1 1

1 2

Тощий богов м * бетон В - 3.5
Оклеенная гидроизоляция перекрепил л 2 слоя м* • тдронзоя ла Giir~

13 Зашитый в шарашишающиП слов перекрепил м * / м * нем р-р М-50~
И Обмазка стен торнчим битумом за 2 раза м* Ы1-50/50 ~~

°  Прим ечания:
1. Порядок и требования к произволе т у  работ па пересечение проектируемой 

теплосети е сущеспзующсн теплосетью смофи лист СК3105-98-Т11
2. Усфоиство дренажа, иодовыпуска из дренажа и дренажные колодцы, 

водовыпуски в существующую дождевую канализацию смотри 
рабочий проект,

3. Размеры на чертеже даны в мм,.отметки в м.
4. Ведомость объемов работ заполняется при привязке к рабочему проекту.
5. Необходимость установки воздушников и спускннко» должна определяться 

рабочим просетом.
С О Г Л А С О В А Н О :

"Т Е П Л О В Ы Е  С Е Т И "  
Филиал А 0 " М 0 С 0 1 1 Е Р  
Начальник Н Т О

TTpiiw

Юнусов * /йачч’З
т пая Шевченко ^ х
пш Мломщмш_ 

Фношнюм'* 1  

Фшшшюва {MUL__HCIIOflll

11 шпр ”7т[дловн1(кнй ,,

автор к; -Г

инн N

СКЗ 105-98-Т 16

К о н с т р у к ц и я  к л п а ш . н о н  п р о к л а д к и  

ю и л о с с т л  п о д  с у щ е с т в у ю щ и м  

к а н а л о м  с  т и с н е н и е м  0 ( м е ю к  

п р о с т  н р у с м / а х  т с п л о п р о и о д о и

аадш га с г
•рч.

листов

м о с и н ж п р о а а  

мне го р ска я  № 3
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H i
1 Ьимекгш.апис Единица Примечания

Пр канал 1460x350 
СуоГмПЗНТЙХМП

Пр канал 1460-850 
СущТлТГал П 76ГШ

Пр тамал 1460x850 
‘Су!ц. п .т 2 Г Ш 1 3 5 ~

Пр канал 14/0x850 
Сущ клнал26 0x1X55

Пр хана 1 1460- 50 
Суш клналЗ'У-бхП'Ю

Пр т анад2090х Ю80
■<53П5П5Г«61715~

поз измерения
Количество Количество Кош1чссп)о Количество Количество Количество

1 Бетонная подготовка I t - 100мм м3/ м} бетон В-7 5 1 1 , 0  / и 11,4 / 1,1 13.5 1 1.4 149 / 1 5 15,8 / 1,6 1 1 . 8  / 1,5
2 1 Бетонные блоки фБС 1 2  5 6  т/ФБС 12 5 3 -т ШТ кол 574611 4 / 8 4 / 8 4 /  8 4 / 8 4 /  8 1 2  / -

3
и
> ? С* Moiicuimioc *. бетонное Бетон В -15 бетон В -15 2 2 , 1 2.4 2.7 2 , 8 2 . 6

е* 2

Е ^
Г

днище 5 »2 0 0 чм Ар ра Ф12Л Ш/Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 168,5 /  2,7 186,5 / 3.0 213,0 / 3,4 235,3 /  3.4 248,6 / 4,0 236,7 /  3.8
4 М онош т 1ая добстонка стен м> кол 585321 0,4 0 . 6 0 . 8 1 , 0 1 . 2 0.5
5 & Огводи 45 шт/ кг альб 4 903 10 В.1 5 8 8 8 8 8

6 *3 П я т и  перекрытия 13П хит кол 5S5321 В10ПЗ / 3 В 12 ВЗ / 6 В П25 12 / 2 в ms П  / 2 ВП31 12 / 2 В 10 В) / 3
А

1  я
Мспепитсс *  С-сгош <х

Бетон 13 15 M J бетон В 15 0 84
1 . 0 1 15 1 4 1 56 0.82

7 .•.нише 5 п200мм Ар -и Ф22/Ф16 А Ш кг ГОСТ 578» 82 4С.0 /  - 400 /  • 40 0 / 41 о /  330 0 400 / 2Г 4 »,0 / •
8  2

Ар рз Ф12Л Ш/Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 73.0 /  1.2 90,6 /  1,45 102 3 / 1,6 118.0/ 2 . 0 W О О м 80 0  /  1 , 2

1

Мрнмкгшл *  Спршпд Бетон В-15 кг бетон 13-15 _________и __________ 0,84 1 . 1 1 1,33 1 64 0,67
стены 6 «}$ 0 мм ЛрчыФ12Л-111/Ф8Л-1 ЙР ГОСТ 5781-82 59,0 / 1,0 74,6 / 1,2 V 78,9 7  I.) 94,2 / 1,5 116,8 / 1,9 590 / 1,0

9 Демонтаж участка cyutecniyioinci'o канала сбор» л . бетон 0./4 ......................—«.«ft—
1.03 1.5 2 2 26 0,74

1 0 Приямок с решеткой и фильтром нт щебня шт/ та Ф12 Д-Ш 1 /  I 4.2 1 / 14.2 1 / П . 2 1 /  14 2 1 / 14,2 I / 14,2
1 1 ЗощнЙ бетон бетой В-3 5 1,5

2 . 0 2,4 23 38 1,5
1 2

Оклссчна* гидроизоляция перст рытня м 3 2  ел 1 идронз на 6 irr 6.3 6,9 7,2 S. 2 9 24 6,3
13 Защитный н нырапннваюишн слон перекрытия м3/ к г нем ррМ -50 4,2 / 0,2 5,1 / 0.3 5.8 / 0,3 7,0 / 0,35 7,8 / 0.4 4.2/ 0.214 м3 Б И 50/50 4,5иимагка степ горячим шпумом 7.6 9,0 1 2 , 0 14,0 1 1 . 0

Ht
поз

JO

J l
i l
13 
I-I

H.ailMCItO]|ailllC Единица
измерения Примечания

Пр канал2090х108п '
Суш кл <ал 1470д.5?Г5~~~~~ 

Количество

lip  K.nit/i2090х 1080 
Сущ кап ал 21 ООП 1Т5~^

а
3
2  г-
Й  d

8  5
3

Пстонк.и к о  ногопка Ь-ЮОмм м3/ мг
Бетонные блоки Ф1>с 34 5 6  т/ФБС 12 5 6 -т
Мопав-нюе i.  блинное 
лишне 5 * 2 0 0 мм

Бетон В 15
шт

1 тЗ-

’бетои 0"7 з 
код 57Т6ГГ

16.0 /  1 , 6

бетон U-15
Ар рзФ12А-Ш/Ф8А-1 кг I'OCl 5781-82

Монолитная лобстонхт стен 
О тодм 45
П л и т  перекрытия Ш1

игт/ м
Т Й Г 5 8 5 Ш  

1Ш Г-П Ш 1<ЛП

\1й«0"КГН« < СООШ'ОС
днище 5■’ 2 0 0 мм

Истон 13 15

Чоноанпок с. (* ioiiiioi
стены 5 “ 250мм Ар ра Ф |2А  M i/Ф8А-1

Дечоига-к учтем т существующею канала 
Приямок с pcniciTofi и фиш трок- яз щебня
Гощий б е т о н ____________________
Оклеенная гилрониляцня перст рытня 2  ел I идрон) на бит.
Защитниц и uupiiiHHinnHitiifi слон перекрытия
Обмазка стен юрнчнч битумом

кг  / к г нем р |> М-50 5,1 / 0,3
м* ЬН 50/50 И.О

П р и м е ч а н и е :

Т а б л и ц ы  о г р а ж а ю г  р а с х о д  м ш е р и а л о п  па  
у с  ф о н е  т о  п е р е с е ч е н и и  к а п а л о »  ic iu io c e u i ,  

1И.ШОЛШ 1 СМЫХ п о  M cpie>Ky л и с т ’П б

Колнчссгпо

18.0 / 1.8
1 2  / -

з ;
286,3 / 4,6

0,8
8

131125-12/ 3
1.73

81,7 /
273,0 /  2.45

1,67
118,3 / 2.6

2,2
1 / 11,2

1.9
10.8

8,6-1 / 0.4

1 2 , 0

нзч и 3
3311 1131
ш и

П Щ

исполн

II kOirrp

Пр к шал2090х1080 
С ^ .1 П Ш 5 2 б Ш 5 Г "

Колнчесгво

19.0 / 2,0
М __L

3,5
313,0 / 5,0

Я

8
Ц ПЗЬ 12 / 3

2.1
81,7 /  332.2
- /  3,0

I.9S
110,7 / 2.9

3.2
1 / 14,2

2,3
12,6

10 4 / 0,5
14.0

1 1  р кзн ечЗО'КК 1 0 Ь0 _
Суш мнглЗОЗДТГбГО

Количество

20,7/ 2 . 1

J J __L
М .

336,0 / 5,4
1.2

8
BU3I 12 /  3

2,35
SI.7 /  370,9

/  3,34
2.47

175 2 /  3,6
4.0

1 / 14.2
2.8
13,9

11,7 /  0.6

J  5,0

П р k.ih -u 20 ‘)Qk 1 ’ЬО 
С у ш  х л н Т и З Т и Т Г  \ j

Количество

22.1 /  2,2

Л4__L
4.0

358,0 /  5,7
1.4
8

1)11)7 12 /  )

2.73
81,7 /  374,0
• /  3.3

2 84
203.5 /  4 9

5.0
I /  14 2

3.8
19.2

13.7 /  0.7

Юнусов 
Шспчсшо с
МзЯОВНЦЯШ
Филиппо» с-

‘Ф илиппом

Мзлотщтш t

С К З 1 0 5 - 9 8 - 1 7

Р,1е.ЧОД М,Г 1 ’|Ж.1ЛОН П,1 КОНе фуМ(И (I 
канальной прокладки теплосети но i 
существующим кап,том с тменеинеч 
oiMcrOK npoi ктируемых тешюироводои

Пр к 1нал26Юх1360 
Су и  к тлалГ4 <6*1 Н О

Количество

18,5 /  1.9
12.

3,4
300,5 / 4.8

L L
8

1112 U3 /  6

» . ) Ь
19 20  /  2162
53 0 /  2,0

1.3
115 0 /  2.0

1.2
1 /  14.2

1.3
10,0

6 . 6  /  0,33
И,о

Ш / i i i T / т а / ш о в

р ч 1 3

МОСШ1Ж1 ipoeici
мастерская №3



к»
1104 11IIIMCIIODIIIIIC Глишнп

IIJMCJK.IHM Приме ПИН*
Ир кипл26|(5ч|360 
'Суш китЛООх1Ш

Ир к чпя26!0т|360
'С)71ГП7ГйШОдШГ

!!р кипл26|Ох1360 
Сущ кдн 1л]060<Г£13

Ир к hi ui->6|0x1360 Ир к н ui2/ Н!< 1360 
Сущ k iiih I j х 2Г25

Ир кттлЗОО 3x1670
С/ш ктт п3510х1380 Сущ канлл14?и1*65

('а/||1 ICCTUO Колн IL ТПО Komi icctuo Колн ICCTUO К они к  IUO Колн icctuo
1

г
}

i f
ц Й

Ьиошпя no irorouKi Ii~|00mm м1/ м3
бегои 11 7 5 2 0 1 1  2  1 22 6  /  2 3 210 /  24 25 6  / 2 6 27 | / 2 7 24 0 /  2  4

I ионные блоки ФЬСР 5  6  r /a b C | 2  3  3 f 1НГ кол 5/1611
1 2  / 4 М / 6 I I  / 6 II / 6 16 / 8 22 /  4

3
Чоноипиое * fuoHiux 
лишке Ь  2 0 0 мч

Пион U 15 м * бе гон U 1 5 43 38 4 1 4 1 4 / 44
Ар рз Ф12Д III/Ф 8 А 1 1<Г ГОС1 5781 82 338 9 / 5 4 370 8  / 5 9 396 4 / 6  3 4156/ 67 4176 / 7 1 3810/ 6  3

4 Woiionimin добетонм стен м1
код 585321 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 0

5 Отполи 45 ид/ КГ iuti б 4 903 10 В | 8 8 8 8 8 8

6

1 зс х П г$ л X

i

ЦИНГИ |(СрСКрЫГНЯ lift ид код 585321 П 1 Ш  1 2  /  3 В П28 12 /  3 ВП31 12 / 3 ВИЗ? 1 2  /  3 В П40 12 / 3 В 12 03 / 8

7
ИОНОЛИГНОС Я 6 е1 0 1Ш0 <
лишне Ь - 2 0 0 мм

Биоц В |5 к, 1 б*, том 1 1  15 18 2 2 24 * 7 3 0) 1,5
Ар ра Ф22УФ16А III кг ГОСТ 5781 82 1920/ 2580 192 0 / 327 2 192 0 / 359 5 192 0 / 403 6 1920/ -ТО 285 0 /  ’’08 0
Ар ртФ|2А III/Ф 8 А 1 кг IOCT 5781 82

VIГ»ОC-VV
» 53 0 / 3 1 53 0 / 3 4 53 0 / 4 0 53 0 / 3 530 /  2 2

8

1 (оиоитше я бегиши < 
стены 6  ы250мм

bt-roii 1) 15 кг бион Ц 15 2 0 24 30 34 3 8 6 17
Ар pi Ф12А 1И/Ф8Л | к г IOCI 5781 82 1380 / 2 9 16-10 < 35 190 2 / 4 5 203 5 /  5 0 252 4 / 5 0 124 0 / 2 5

9 Д(.М0 1 ГПА у ч т е т  сушесгиуюиаго KTIlUia м ‘ сборы -к бетон 2 2 3 2 >» 39 50 63 14
1 0 ПрИЯМОК С PUHUTKOH II ||П1Л1 Тр1 М in щебня ид/ кг Ф12 Л III 1 /  1 1 2 1 /  142 1 /  1 1 2 1 / N 2 1 /  И 2 1 /  142
И lommi бетон м1 1 Gu o ii В 3 5 2 0 23 2 63 3 ) 33 17
1 2 Оклсс ш w i нлронтоляиня перекрытия м* 2 си nutpotn in Girr ПО 16 0 174 19 2 2 1  0 130
13 jT IIlirrilllll II НМрТ|11ШП7Ю1Н1Ш СИОН HepCKpUTHH м2/ м3 нем р р М 50 91 /  05 108/ 05 1 2  1 /  06 137/ 07 15 1 /  0 8 80 /  04
1 1 OClMTIKT etu i IX>P4 in'.! битумом м2 I.H 50/50 150 160 170 1 / 0 21 С 2 0  0

К» И III4U IO O  nine Г л тш т
измерена* Приме шшя

Ир кт1пл3000х1670 
Суш кип tiluOxI 135

I in к h i 1лКЮОх1670 
(  уиГ кйпл26>о 1)53“

Ир к in wi3000x 1670 
Суш к ш i i366(3xl6- (Г"

Нр_К11млЗ<Х)0т1670 
Сущ хин i35lUxlS56

Up K iim l )xl670 
Сущ пи 3/ Ox2l23

lip к m ui3 /ИМ1670 
Суш кu n il i/u251d

Н0 1
Колн ICCTUO Коли ICU IIO Колн ic c t u o 3 т lit leenio Ко ш leeiuo Кони iee к о

1 1 иошпя иошогоокз Ь - 1 0 0 мм м2/ м3
бетон В 7 5 26.4 / 2.6 28.5 / 2.9 30.0 / 3.0 31.8 / 3.2 33.1 / 3.3 35.8 /  3.6

2
i

U io im iit Опоки ФГС2156 т / 4 БС 12 5 6  т игг кол 571611 . . 22../ 4 2 1  / 6 2 1  / 6 71 / 6 7 6 / 8 76 / Я
3

L  *

Чыоитюс « июкшх 
jniHint б^ООмм

Ьион В 15 бион U 15 4//... 5.3 5.6 5.9 (  i 6.7
Ар рл Ф12А Ш/Ф5А I кг IOC1 5741 82 422.5 / 6.9 165.0 /  7.5 185.0 / 7.9 519,4 / 4,4 510.0 / 4.8 58">.0 / 9.3

4 V Мополнтнгч добионкт etui м1 код 545321 и з 1.3 1.43 1 . 6 1 7) 1 . 8

5 С О то  h i  15 игг/ кг -им б 1 903 10 В 1 8 8 8 8 8 8
6 Н/ИГП4 ПереКрЫТИЯ ВИ ид код 585321 В 1125 12 /  4 131128 |2 /  4 В 1131 12 / 4 В 1 1 ) 7  1 2  /  4 IH IШ 1 > /  4 ВП16 12 /  4

Ц

и

Mono irn ее я б. гшшое Ьетои В 15 м3 бион U 15 24 29 321 36 40 46
7 дншис 5"200мч Ар рт Ф22/Ф16 Л III кг ГОСТ 5781 82 2850/ 3106 ! фс

 
1

4
/4

 
! о I о о ;о 2850/ 166 0 285 0/ 5260 285 0 / 590 3 285 0 / 277 )

!• 2
Ар рт Ф12Л III /Ф$Л 1 к ГО П 5781 82 75 0 /  360 750 / 40 75 0 / 4 6 750 / 52 75 0 / 4 5 75 0 /  6  5

8
. loiioum юс л  ftiuuiiec Ьион В 15 К! бе 1 0 1 1  В 15 26 32 40 15 5 1 60
сгеим б ,_250мм Лр рт Ф12Л III /«ISA 1 м IO CI 5781 82 168 5 / 3,4 2155 /  47 2165 / 5 9 274 5/ 6  7 320 0 /  7 6 370 9 / 8  8

9 ДеМ0 1 П »А У IU T K I  cyiiucinyioiiu.ro X1H VIT сборн а  бетон 29 43 S3 6  64 84 114
1 0 Приямок с реши КОН II фипироч IIJ Щебня игг/ кг Ф12А III 1 / 112 1 / 14 2 I /  1 1 2 l /  1 1 2 1 / И 2 1 / 14 2
II Гошин бетон MJ бе юн В 3 5 2 , 1 25 28 32 3 5 4 l
1 2

Окли. ПНЯ 1 нлронтоляцня IH .p tК|Ш Т IIя MZ 2  ел гидронз на б|Д 162 2 1 0 2 2  0 25 0 27 f 30 2

13 JUHirlllUH II III ip H ll l l l in io i l l l l l l  СЛОИ lltp u .p i.in iH м /м д Нем р р М 50 106 (  0  5 145 /  07 16 2  7 0  8 14 2 / 0 9 2 0  2  / 1 0 22 8 / I I
И Обмтткт e tu i юря шч битумом м2 Ы150/50 23,3

2 1 , 0 26.0 24.0 30 9 33

Примечание*

Таблицы сиражакл расход материалов иа 
усгроисто пересечении каналов теплосети, 
выполняемых но черюжу лнегТ!б

1 1 3 1  И  J 
М Ч  1 1 3 1

Ю нусов /

l l l c i i i c i t x o  1
H i l l

p y i l j )
М злоници  
Ф илиппов ! £ 
Филиппова1 1 С 1 10 Ш 1

к  r o m p М ш ш л ц и ш  t

С К 3 1 0 5  9 8 - 1 7

Р ТСЧОД м т р н  UIOII II 1 ко и и р ч кц ш о  
К UIU1I null ИрОКЯ 1ДКН IUUIOCUII ИОД 
С У Щей иующкм КПП 1ЛОМ С IUMU1UIIH.M 
01МС1ОК проскшрусмнх т и 1ЛОМ|ЮНОДСШ

j.rji»!L_ /ши __г
_  __ ____2 _______

мосипжпро
мае ю рская Л
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* I

гд

К?
поз Панмсношннс Единица

измерения Примечания
Пр кантлЗ 150x1950 Пр каизл34 50т 1950 Ир катл3450х1950 Пр кптлЗ  *50x1950 Пр капа i3450-IO
Сущ 1 знал2 100x1135 Сущ m iiu i262Ut1355 Сущ x.ntui 3060x1640 Суш канг,3,>10хИ>80 C)ut k3imJ900x2

Колнчсстпо К0ЛНЧСС|П0 Количеств Количеств Количеств
и (•стопная подготовка h= 1 0 0 мм М3/  м 3 бетон 1) 7 5 28,7 /  2,9 31,0 / 3.1 32.7 / 3.3 34.6 /  3,5 36,4 / 3.6 '
2 а Ьстопные блоки ФЬС 1 2 5 6  -т/ ФСС 12 5 3 -т ия код 574611 26 / - 32 / - 32 / • 32 / * 34 / •
1

ЛО
Л *?

Монолитнее х. бетонное Бетон В -15
- р -

бетон В -15 5.3 5,7 6 . 1 6 , 1 6 , 8

Р й
днище 5 " 2 0 0 мм Лр-ра Ф12Л-И! /Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 469,0 / 7,6 508.0 /  8,2 547,0 / 8 , 6 570,0 /  9,2 602,0 / 9,7

4
и  х

g Монолитная добетонка стен м 3 код 535321 1,3 1,43 1.5 1 . 6 1.73
5 & Отколы 30 пя/ к г альб.4 903.10 В. 1 8 8 8 8 8

6 *я Плиты перекрытия вп и я код 535321 ВП 25-12 / 4 ВП28-12/ 4 ВП 31-12/ 4 П П37-12/ 4 ВП40-12/ 4
g Mono iifmoc л  бетонное Бегом В -15 м3 бетон J3-15 2.4 2.9 3.24 3.6-1 3.9

7 *  d Лишне 6  •'200мм Лр ра Ф22/Ф16 Л-111 кг ГОСТ 5781-82 303,0 /  299,6 320,0 /  409,0 320,0 / 466,0 320,0 / 526,0 320,0 / 5'/
6  ЯО **• Ар раФ12Д-Ш/Ф8Л*1 тг ГОСТ 5781 82 78 0 /  3,0 78,0/ 4,1 73,0 / 4.6 7Ь.О /  5.2 78,0 /  5,7

? & Монмнпни а бетомиис Бетон 13-15 кг бетон В-15 2.6 3.2 3.0 3.4 3,86V стены 6 “350мм АР'рнФ13ЛДН/|1»8ЛД ’ J кг “ ' ГОСТ 5781*82 ' ' 1)8,0 /  2,9 16-1,0' 1 ),sV и " 190 2 7  4,5 203,5 / 5,0 252,4 / 5.0
9 Демон w к участка еушсстиуюшею канала н* сборн ж беюп 2.2 3,2 4.0 4,6 5.1
>0 Причмок с решетхоП и фильтром iu  щебня игт/ кг Ф12 A -III 1 / 14,2 1 /  I4.J 1 / 14,2 1 / 1 1 , 2 1 / 14.2
И Тощий бетон м3 бетон В-3 5 2,5 З.о 3.4 3,8 4.2
12 ОкЛССЧНМ ТНЛрОИЗОИЯЦИЯ перекрыт ил 2  ел тшронз на 6 irr. 13,0 2 1 , 0 23 0 25,0 27,0
13 Затишный н выравнивающий слон перекрытия ч 3/ м 3 цем, р-р М-50 1 1 0 /  0 , 6 14,5 / 0,7 16,3 /  0,8 18,2 /  0.9 2 0 , 2  /  1 . 0

14 ОбчЛЗКЗ СТОН горячим 01П у М 0 Ч( м 3 ПН 50/50 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0

X :

ноз Наименование««
Единица

намерения Примечания

Пр клнал3900х2190 Пр каналЗУ00х2190 Пр канал3900x2190 Пр татл3900х2190 Г1р kjna.1390 )>
Г у га .з я Ж О Х Ш О Сущ кзнал351Оч1880 С)щ хлн,1т3986т2Г25 Суш юшз'йбООх!.

Количество Количество Количество Колнчеттво Количеств

1.

пр
ое

кт
ир

уе
мы

м
ка

на
л

Бетонная подтопим л 1тв 100мм Ч|2/  м3 бетон 13-7 5 31.6/ 3.2.......... 33.6 /  3.4 35.6 /  3.6 37.4 / 7 7 40.0 /  4.0
2 Бетонные блоки ФПС 24 5 6 -т/ФБС 12 5 6 т ая код 574611 32 / 6 ......... -32 / 6 37 / 6 34 / Л _______ 34 / У

3
Мснанпиге х. бетонное 
днище 5~200ч(ч|

Бетон В -15 бегом В -15 5.9 6.3 _________ 6,6 7,0 7.5
Ар-рп Ф12Л-И1 /Ф8Л-1 кг 1 ОСТ 5781-82 53* 1 / 8.5 554.8 /  8.9 586 1 / 9.4 625.0 / 9.9 66-1.0 /  1C 6

4 Mono штиля дпСчмонкп стен м3 код 585321 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
5 Отводы 30 щт/ кг альб 4 903 10 В. 1 8 8 8 8 8
6

а

B I
ик
ь %

П ням  перекрытая ВП и г т кол 585321 ВП 28-12 / 4 В 1131 -12 / 4 В 1137-12/ 4 В Ш 0 -1 2 / 4 D 1146-12 /  4

7
Чоношиое г бетонное 
днище 6 200мм

Бегом В -15 м3 бегом В -15 2,9 3,2 3.7 4.0 4.6
Лр р 1 Ф22/Ф16 Л-111 кг ГОСТ 5781-82 320,0 /  409,0 320,0 /  456,0 320,0 / 526.0 320.0 / 590.3 320.0 /  67'

Лр-pa Ф12Л-Ш /Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 78,0 /  4,1 78,0 /  4.6 78,0 /  5.2 78,0 /  5,7 78.0 /  6,5

8 Монлилине t  бстоши.ч 
С1СНЫ S 250мч|

Бетон И-15 кг бетон В-15 3.2 4.0 4.6 5.1 6.0
Лр ра Ф12Л-!Ь /Ф8м-1 кг ГОСТ 5781-82 213,0 / 4.7 247.0 /  5,9 280,8 / 6.7 315.0 /  5,0 357,0 /  5.7

9 Деччмпз к учтеткт сущсстнунмисю канала
--Г—

сборн ж бетон 4,3 5,3 6,6 8.4 11.4
10 Приямок с решеткой и фнльтроч! in  щебня ня / кг Ф12Л-П! 1 /  14,2 1 /  14.2 I /  14.2 I /  14,2 1 / 14,2

11 Тощий бетон Ч* бетон В-3 5 4.2 4,8 5.3 5.9 6.7

12 Оклеенная гидроизоляция перекрыт их м3 2  ел 1 нлронэ на 6 1 Я. 21,0 23.0 25,0 27,0 30.2
13
И

Зашитый и tinp.mmiii.iioimiM слон щ|>скрития М' /  Ч| 3 Т 1 с ч с  р-р М -50 14.5 /  0.7 16,3 / 0.8 18,2 / 0.4 20,2 / 1,0 23,0/ 1.2
Обм.ика стен горячим битумом м 3 ПН 50/50 27.5 29.0 31,0 33.0 JL0

Примечание:

Таблицы офажают расход материалов иа 
устройство пересечений канплои теплосети, 
выполняемых по чертежу лист'П б

нзч и  3 Ю нусов
л ч  нзч Ш ев ченш  с‘г
ГИИ М м о т щ м ш  , 

"Ф илиппом  'р у и р .

11С1ЮЛН. Ф ил иппом  /

/
II vo inp . М з л о ш н р н  ,

СКЗ105-98-17

Расход м.иери.тлои на консфукш' <> 
канальной прокладки тситкои под 
сущсстнуюти.ч каналом с i u m c h c i i i i c 1' 

отметок проектируемых тсплопрополои

р"|
пне г

“ 3 “
леею»

1

мосинжироскт
мастерская Ki*3

I



П р о д о л ь н ы й  р а зр е з  т р а с с ы  т е п л о с е т и

7 7 Г У 7 7 7  7 7 7 7  У 7 7 Г 7 У 7 7 ~ 7 7 У У "7 7 7 Г ~ У /У У У 7 7 7 ~ 7 7 7 Г 7 7 ~

Залит» стой ig нем р-р» М-50
2 ело* гидронкш in б т у и с

Dupmtxuxmwfl слой ю HCg. p-м
Плип pepetpunu РП

5̂0 LnC

E Z

$

250
- t - r

/ ' Г \  / Т \

W  W

Моцоштше хсл Oct. степи. 
'  Арихроил 2-ид стихия 

200/200/12/12 А-Ш

Кярасы К-1 у е ш а м и а т  
ори А|гр>2м оо типу 
upnco i балок ДБ

1Z.

Я

£

£

Мон. к  б днище 6=200 uu 
АрНИроМЛ 2 Н« CC1XZMH 
200/200/12/12 A-III 
Бегонии поапггош h *  200нм

Сечение хпркпед
Мон х  б днище <5-200 и и  

Армирован 2 - ш  с тя н и  
200/200/КУ16Л-Ш 
Бегонии нодтого»» h ■2С0чм

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т

. Г-4

-

-

О

Ко Н а и м е н о в а н и е Е д .  ИЗМ. Кол-во П р и м е ч а н и е

1 .
о

Бегониая иодгогоика • м ’ /м * / бегов В-7,5

2 .
Беготше блоки ФБС 24.5.6-Т /  12.5.6-Т пгг код 574611

Щij  л
ФБС 9.5.6-Т / 12.5.3-Т urr код 574611

3. Монолитов А-.бсгоинос Бетон В -15 м 1
бегов В -15

& днище б в2 0 0 м.м Лр-ра 012Л-Ш КГ ГОСТ 5781-82
4. Монолита» добспонка сгсв м* бегов В-15
5. Ил т ы  иерекрытя urr код 585321

Бетон В-15 м* бегов U-15

6 . § Монолитное «.бетонное 
днище б =2 0 0 мм

Лр.ра0 22/018Л-И: кг ГОСТ 5781- 82
о 0 1 6 /0 1 2  л-Ш кг ГОСТ 5781- 82

у
г

Лр-ра012 / 0  8  Л-1 кг ГОСТ 5781- 82

7.
. Мо1ю;пггныс ж Склонныс Бегов В -15 м» бегов 13-15

о стены б -250мм Лр*ра012 / 0  8  Л-1 KI’ ГОСТ 5781- 82
8 . Демон ник учаета сущсегоукмцего канала м* сбора, ж. бета
9. L11 ши и j немец то го  р-ра м ‘ цем.р-р М-50

1 0 . 'Го щи И Gen он м ‘ бегов В-3,5
1 1 . Оклеенная гидроизоляция перекрыт» а 2  слоя м 1 nuijwiuoa. ал Gut.
1 2 . Защитный и аыратшиающнн слои перекрыта м 1 /  м * цем.р-р М-50
13 Обмазки eieii горячим бшумом за 2 раза м * Ш1-50/50

П о п е р е ч н ы й  р а зр е з  т р а с с ы  т е п л о с е т и

М

icoj||500|_____ А л _ “
100

.[зооЩ-.оо
100

П римечания:
1. Порядок и требования к произволегну работ на пересечение проектируемой  

1СИЛОССТН с существующей теплосетью смотри лист СК3105-98-Т11
2. Устройство дренажа, водовьшуска из дренажа в дренажные колодцы,
. подошлпуски в существующую дождевую канализацию смотри рабочий 

проект.
3. Размеры на чертеже даны в мм,,огмстки в м.
4. Ведомость обьсмов работ заполняется при привязке к рабочему п р ост у. .

С О Г Л А С О В А Н О :

"Т Е П Л О В Ы Е  С Е Т И "
Филиал А О  "М О С Э Н Е Р ГО ?
Начальник П Т О  7 //у 1у  (А .В . Ионнкоа)

Конструкция кииашюП 

прокладки тсвлоссги вод 
сущсаиующим каналом

CTU.4H4 л пег лнего!
р.чг 1 1

м о с и н ж п р о е ю
мастерская №3



Ху
поз

Нзимсиоптнне Omnium
IIJMcpcillU

г _

\
Приме шиш

Ир ки п л 1 160x850 
Суш кппл 1090x715—

По ктигл! 160x850 
Сущ кппл 1170\86!Г

Лр хотя  1160x850 
Сущ кипя 21Их1Г35- '

11|> кппл1 60x850 
Суш кппл 2620x1355

Г1 р кппл 1160* 0

Суит ктиаг 3660> lo-'o
Нр г ц|П) 1 2090x1080 
Суп m h 3.i TG9Gx7I5

Коли ICCTT1 0 Колн лстио КОНН ICCTBO Коли с стио Кони тест по Колн ICCTUO
I 3

У
V

&•§
£ зо
ас

Бионнгч потготоикп Ь~Ю0 мм м7 / н } бетой В 7 5 36 /  0 4 4 6  /  05 6  5 /  0 7 78 / 0 8 8  8  / 0 9 4 3 /  04

2

Бетонные блоки ц>ЬС 24 5 6  т / е»«ЬС 12 5 6  т шт кол 57461 1 / /  - / / / /  2

ФСС 9 S 6  Т/ФСС 12 5 3 т шт коН 5746И / 2 /  3 /  4 /  5 /  6 /

3 Монолитное *  бетонное 
Л нише 5-*200чм

Бетон В 15 бегом В 15 0 67 0 85 1 2 1 41 1 63 0 84
Лр рз Ф12А Ш /Ф 8 Л I юг ГОСТ 5781 82 62 0  /  1 0 75 5 /  11 106 6  / 1 7 128 Ь / 2  1 144 7 /  2 3 77 1 / 12

4 Монолитная добстонкт стен м> бегом В 15 1 0 0 34 05 06 07 04
5

§
t n

И
1V

1Ъиггы перекрытия ВП шт ход SS5321 В Ю В З / 3 В I2B3 / 6 ВП25 12 /  2 BmS 1 2  /  2 ВП31 12 /  2 В 10 ВЗ /  3

6 1 loiioimiioe а бетонное 
лншце б " 2 0 0  1 М

Бегок В 15 М3 бе том 13 15 081
1 0 1 15 1 4 1 56 0  82

Лр рт Ф22Л III кг ГОСТ 5/81 82 1 0  0 40 0 < • 0  0 < 0  0 40 0 54 8

У К  Ф12 Л III кг 1 O U  5781 82 /  73 0 /  90 6 / 1 0 2  3 2 2 0  0  / 24, 0  / /  80 0

Лр ра Ф 8 Л 1 кг ГОСТ 5781 82 1 2 1 45 1 6 2 0 2 2 1 2

7 Мокотггше *  бетттит 
степи 6  250мм

h e r o n  D  IS бстом О 15 0 6 7 084 % } ! ! 1 33 1 64 0  6 7

Лр рз Ф И Л  111 /Ф 8 Л I" кг ГОСТ 5781 82 59 0 /  1 0 74 6  / Г 2 78 9 /  13 912 / 15 1168 /  19 59 0 /  П
8 ДсмОНГЗА уЧТСТКЭ cymccniy OIIIUO K1H1/I3 М3 сборм ж бетон 0 74 1 03 1 5 2  2 26 0 74
9 Шны юцементного picm opi М3 там р р М 50

0  1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  1

1 0
(ощни ОТПОИ MJ бетон В 3 5 1 5 2 0 24 23 38 1 5

М Оклсе шая гидроизоляция перекрытия ма 2  ел птчроиз на бит 63 69 72 8  4 924 63
1 2 З ти тты н  п иыртшшионшн слои перекрытия М3/  М3 нем р р М 50 42 /  02 5 1 / 03 5 76 /  0 3 7 0 /  0 35 7 8  / 0  4 5 1 /  03
13 Обмпаха стен горячий бит •• ом М* Ы 150/50 5 2 63 95 1 1  0 130 53

К-
поз IhiiMciiajnniic Елиишт

измерения Приме 1 in ия
Пр К11пл2090х !080_ 
Сущ кТГшП 170x865

Нр К31пл2090х1080 Г1р к нпл2090х 1 0 X0  

Сущ клип 2<П0хТ355"
Пр к inгм'’090x1050 Пр к ш и20 КЧ ИМО Пр кшэн 2610x13/0

Сущ кппл 2100x1135 Сущ кэп ш OoOxUHO Сущ к шал 3510т 15м) С/Щ канал I470«S65^

Количсстно Количсстно Колн лстио Коти лстио Коти ICC1 IU) Колн лстпо
1 3 Истопим иодготопкг Ь 1 0 0 мм м 3 / м 3 бетон В 7 5 5 6  / 0 56 79 / 08 9 6  /  0 96 1 0 S / 1 1 12 5 7 1 3 8  1 /  08

о
УО Ьстонш л  блоки ФГС 24 5 6  т/<.>БС12 5 6  т шт кол S71611 / 2  /  * 2  /  1 2  / 2  /  2 /  •
&* « ФЬС 95 6  т/ч'ЬС 12 5 3 т ШТ кол 571611 4 / / / 2  / / 4 /  3
и  х 
* Чонаптюе ж бетонное Бетон В 15 м 3 бетон В 15 1 1 1 48 1 8 2  0 2 36 1 4
tLt? линии. б с 2 0 0 мх| Лр pi М>12Л 111 /Ф 8 Л I кг 1 ОС1 5781 82 93 6  / 15 132 0 /  2 1 159 7 I  2  6 179 5 /  2 9 209 2 /  3 1 *27 6  /  2 0

4 Монолитная лобстошст стен м 3
бегон В 15 0 34 0 48 06 0 65 09 0 24

5 Шипы Перекрытия НИ UTT кол 585321 В U  ВЗ /  6 ВГ125 12 /  3 ВП28 12 / 3 DI13I 1 2  / 3 ВП37 12 / 3 В 12 ВЗ /  6

" 1
Бетон В 15 М3 бетон В 15 1 0 1 73 2  1 2 2 73 1 38

6 ‘ tOlIO/IKIHOC А  бс10Ш10е Лр РТФ22/ Ф И Л  III кг (ОСТ 5781 82 • /  54 8 . / 5 4  8 /  54 8 . /  '4  S /  54 8 192 0 /  -

С ! лшшл б^ЗООмм Ф16/Ф12 Л III кг IOC1 57S1 S2 / 90 6 273 0 / 332 2 / 370 9 / 373 5 / 2162 /  530
и Лр p i ФХ S 1 кг t ОСТ 5781 S3 1 45 2 45 2 96 Ч 1 3 3 2 0

U
1 (kiiioncmiK А ( у  ош и. ! етон В 15 м 3 бе1 0 Н В IS 081 1 67 1 98 1  * 281 1 37 сани  5 2 з0 мм Лр p i 0»12 \ 111 /Ф 8 Л 1 кг 1 ОСТ 5751 82 716 /  12 1183 /  26 110 7 /  2 9 175 S /  3 5S 203 5 /  1 2 П 5 0  /  20

8 Д1ЧОШ »А 1*1 1СТТ T С) llU llltN  11М1ЛГО к ИМ 13 ----- j^ r — ебори Ж бетон 1 03 2  18 32 4 0 50 I 2

9 Шни in  пемиппого Р icruop 1 м 3 там р р М 50 0  1 0  1 0  1 0  1 0 1 0  1

1 0 lo iiu tii бетон м 3 бетон П 3 5 I 36 2  0 2  3 2  S 38 1 3
1 1 OldlCCIII 1Я НШр01П0ЛЯШ1Я MT.pi.Kpi ГИИ м 3 2  u i нитрон) набит 69 108 1 2  6 13*' 19 2 1 0 0

1 2 J И1 1ИГНЫП IT UljpillH IlH  HOUdlll СЛОН Перекрытия И3/ м 1 нем р р М 50 5 1 /  03 8  64 / 0 4 1041 / 05 1171 / 06 13 7 /  0  7 6  6  / 0  33
13 UGm икз етси горячим биту чом ПИ 50/50 63 94 И 4 13 Ч 170 85

П р и м е ч а н и е :
Таблицы отражают расход материалов на 
ус 1 роисто пересечении каналов тшюсети, 
выполняемых по чертежу лист 118

из 1 и 3 Юнусов
ззч 1134 Шевчиио \
п т Muiobhhuih

^шиитомpyxip
неволи Грнбюиз ^

II шпр М ш иции! I

СК3105-98-Т19

Р.1СХОД м мерцало» и i конструкцию 
канальной прокладки тоилоесш иод 

сущее гиующнм каналом ч

СГЦ1Н
_ £ 1

лист листа

МОСШШфОСК’
\ M a e i  с п е к а я  № 3



к*
ноэ Нщченотнне

1

UlHHHtlO
измерения Приме ПНИ*

Пн кипя '610x1360 
Суш7шЛ2100ППГ~

Нр кнпл2610х1360 
"Сущ п и т  2б20хГГ5Г

Пр K inш7б10х1360 
Суш киш  3060x16-10”

нр _Ki.ni 7  г Юх1 зео_
Суш к шал )зГох18ьи

Пп кто п 161()' 13^0 
Сущ кш и 3/'б<2Г2Г”

Пр кип  1 3000x1670 
"Сущ м т л Г Ш ч б Г ”

Коли ICCTUO Колн сссг ю Колн теегтео Коли 1 СТ1 о Коди t e d  но Ко I I I  ICCVUO
1

?
О✓ч ГГ П. г] Я X Р * i

Ьетоптт no u o io jki h 1 0 0 mm MJ/ MJ ( к г о н  В 7 5 1 0 0  / 1 0 1 2 2  /  1 2 136 /  14 15 2 /  15 I 6 8  /  I 7 8 8  / 09

2

бетонные блоки с*.ьС ’  5  6  т/< 4>С 12 5 6  т UiT КОЛ 571611 2  /  • /  2 2  / 2  / 2 2  / /
ОЬС 9 56 т/ФЬС 12 5 3 т шт кол 57 1611 /  4 4 / 5 -2  /  5 / 6 4 / S 4 /  4

3 Mono ш и к  ж бетонное 
лисице 6я200чч

ЬеГОП В 15 MJ бетон В 15 1 8 2 2 2  1 2 7 3 03 1 5
АрраФ12А 1И/Ф8Л 1 КГ ГОС1 5781 82 ТбЗО / 26 197 0 / 31 2162 /  35 2116 / 40 267 0 / 4 3 138 5 / 2 2

4 Монолитнгч лобегонкт стис MJ бетон В 15 0 2 0  1 03 0 5 03 04
5

3
Э
5 ,5

и

1

И д ти  перекрыли Bit нет кол 585321 BI125 12 /  3 HII28 12 /  3 BI131 12 /  3 13(137 12 /  3 В П Ю 1 2 / 3 П 12 В) /  8

6 ' loiiommioe л бетонное 
дннше 6 3200чм

Ьетои U 15 бегон U 15 1 8 2 2 2 4 2 7 3 03 1 54
Лр p i <1>22А III УСТ Ю С ! 5781 82 192 0 1920 192 0 192 0 I92 0 285 0
Ф16/Ф12Л Ш КГ т С Г  5781 82 258 0 /  53 0 327 2 /  53 0 359 5 /  53 0 403 6  /  53 0 467 0 /  5)0 208 0 /  75 0
Ар pi Ф 8 Л I КГ ГОС1 5781 82 2 5 3 I 34 4 0 4 3 22

7 Чоноштитс ж бстонши 
стони 6 в250чм

In. юн U 15 бегон В 15 2 0 ...........ХА........... t ......... 30 34 3 8 6 1 7
Лр рз Ф12Л Ш /ФЗА 1 КГ Г о а  5781 82 138 0 /  2 9 164 0 /  ‘ 3 5 190 2 /  4 5 203 5 /  5 0 252 1 /  5 0 124 0  /  2 5

8 Депонт 1ж у 1 ten, 1 сущее шу OlllelO KIM UIJ сбора к бетон 2  2 37 3 9 50 6 3 1 4
9 llliu j iij цементного p tctnopa м> цсч р р М 50 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 03

1 0 lyiumi бегон бетон В 3 5 2 0 23 2 63 3 0 33 I 7
И О кли, шля пс ipoinomniim  перекрытия м* 2  ел гнлроиj набит 140 16 17 5 19 5 2 1  0 130
1 2

13
J шинным и iiijpniiiiiin io iim ii слон перекрытия н г /  м5 НеЧ р р М 50 9 1 /  05 108 /  05 1 2  1 /  06 137 / 07 151 / 08 80 / 0  1

Обмикт стен торя жч Cirry юч ч* Ml 50/50 1 2  0 138 16 5 183 2 1  0 1 0 0

К*
нот

И неченотние Плннниа
щмереши Приме ПННЯ

П р к  щ шЗОООх1670 
Суш кипи ЛООхГПГ

IIp jc iu  шЗОООх 16/0 
Суш ниш  2(>20тГ355

Пр_к пил3000x1670 
Суш кип | ЗооОх1 оЮ

Нр Kill UllOe'Ov 1670 
~Суш кип 3>luxIS80

Нр к и н н Ш Ы б - ’О 
Суш к нею х ' 1 2 Г"

J lp  к hi шЗОООх 1670
Туш Kin и  4&0'12510*

Количество Количество Количество Коли вето Ktnil lee НО Колн ite гг о
1

1
V
S  Г!n. d  Ь» зз

| з

СеТОИНТЛ ИОЛГОТОЙК1  h - 100мм М1/ MJ бетон U 7 5 114 /  1 1 135 / 14 150 / 15 168 / 17 18 5 /  19 2 0  8  /  2  1

2

3

be тонные блоки Ф1С2156 r/vDC 12 5 6  т шт КОЛ 574611 /  4 - /  2 2  /  . 2  /  2 2  / 2  / 2

ФЬС 9 5 6  т/ФЬС 12 5) т шт код 57 1611 * / 8 4 / 5 2 / 5 / 6 4 /  6 2  / 8

MoniMimioe д бетонное 
лишне 5 200мч

Ьегон В 15 м * бетон В 15 2 0 24 27 3 0 3 4 38
Ар ра Ф12 \  Ш /Ф 8 А I кг Ю СГ 5781 82 180 0 /  3 0 2120 /  34 210 3 /  3 8 263 0 / 4 3 295 0 /  1 8 337 0 /  5 5

4
5

Монолита и лобегонк1  стен м» бетон В 15 07 07 1 0 1 0 1 0 1 3

X
Ч
8  а
О з
и

с

Или ГМ Перекрыли 1Ш шт код 585321 В1125 12 / 1 ВИ28 12 / 4 ВП31 12 /  4 ВП37 12 / 4 ВП10 12 / 4 ВП46 12 / 4

6

7
_Г

' loiionirnitve i  6  тонное 
лишне 5 “ 200мм

Ьегон В 15 м1 бетон U 15 2 4 29 321 3 0 40 4 6

Ар pi Ф22 A 111 кг ГОСТ 5781 82 285 0 285 0 285 0 2Sf 0 285 0 285 0

Ф16/Ф12 А (И кг Г ОСТ 5/81 82 310 6  /  /5 0 109 0 / /5 0 466 0 /  75 0 5260 /  75 0 590 3 /  75 0 677 3 /  75 0
\р p i «»>8 Л I кг т а  5781 82 30 1 0 1 6 5 ’ 5 5 6  5

Мошчипи.с х иминш 
С 1ты 5и250мч

1 еГОИ В 15 М> бетон В IS 26 32 1 0 i f 5 1 60
[ \ \  раФ12А ШЛ18Л 1 кг IOC1 5781 82 168 5 /  3 1 2155 / 47 2165 / 59 27 И  / 6  7 320 0 7 6 370 9 / 8  8

Дсмосп сж у с ie lк 1 cyiilieту  юны о кигим MJ сотри к бетон 29 4 3 53 6(й S 1 114
9 liiicti in  цементною picniopa Ml Не М р р М 50 03 03 03 J3 03 03

1 0

\ Г
i f

I lMItlllT беТОН MJ бетон В 3 5 2  1 25 2  8 з •> 3 5 4 t
Owiee ни* in  ipoiuofUiHiii перекрытия м’1 2  ел 1 ил|юн1 in  Girt 16 2 2 1  0 2 2  0 250 27 0 30 2
J шинный и uiapiuiiiiinioiHHii e юн перекрытия к|1 /  MJ Нем р р М 50 106 / 05 115 /  07 162 / 08 18 2 / 0 9 2 0  2  / 1 0 2 2  8  / 1 1

13 OGm 1 ЛП стен горячим битумом j M l 50/50 13 5 170 2 1  0 23 8 26 9 30 8

П р и м е ч а н и е :
Т а б л и ц ы  от p a /ка ю т  р а с х о д  м а т е р и а л о в  на  
у с  1 рейс»  во  п е р е с е ч е н и й  ка н а л о в  i с и л о с е  ж ,  
в ы п о л н я е м ы х  н о  ч е р т е ж у  л и с г Т 1 8

/  /
C I G 1 0 5 - 9 8 -1 19из 1 м 3
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%

Сдниица
Пр. кл1Ш|3450х1У50 Пр. хлнлл3450х1950 Пр. кл»»зл3450х 1950 Пр. клиллЗ 150» 1950 Пр. клнал3450х1950 Пр :л»ылЗ-150x1950

H i Наименование Примечания С у 5 л ™ м П о е т га г* Сущ. канал 2620т!355 Сущ. канал 3060x16-10 Суш. канал 3510x1880 Суш клнлл 39б0л212 i  1 Суит.7 7 ^ Г Ш 1 Ш Г
1 1 0 ). измерения

Количество Количество Количество Количество Колнчсспю Количество
1 3 Бетонная подготовка h_ 100мм М2/  MJ бетон 0-7.5 12.5 /  1.3 14.8 / 1.5 16.4 /  1.6 18.3 /  1.8 20.3 /  2.0 36.6 /  3.7

•у
X
$•. 2  О. «j 
г  5

Беготнше блоки фбс  24.5.6-т/ФБС 12.5.6.-т шт код 574611 2 /  4 /  4 4 /  - 4 /  4 4 /  - 4 /  4
■ФСС 9.5.6,-т/ФБС 12.5.3.-Т шт

'
код 574611 / - 8  /  - - /  4 /

8  / 4 /

3 u * Човолитиое х .  бетонное Бетон В-15 бетон В-15 2 . 2 2 . 6 Г з.о 3.3 3.5 4.5
днище 6 * 2 0 0 мм Лр-ра Ф12А-Ш /Ф8Л-1 к г ГОСТ 5781-82 150.0 /  3.2 186.1 / 3.8 204.0 / 4.2 228.0 /  4.7 252.0 /  5.3 | 288.1 /  6 , 0

4 Монолитная добстонка стен м> бетон В-15 0.5 0.4 0.5 0.7 0.5 1 . 0

5 Плиты перекрытая Ш1 шт код 585321 ВП25-12 /  4 13(128-12 / 4 ВИЗ 1-12 / 4 Ш137-12 /  4 ВП40-12 / 4 В 1 Г.6 - 1 2  / 4

s Бетон I I -15 бетон В -15 2.4 2.9 3.24 3.64 3.2 4.2
6 ?, 5 Монслшное ж. бетонное Лр-ра Ф22Л-П! кг ГОС Г 5781-82 300.0 320.0 ' 320.0 320 0 320 0 320 0

В s дннше 6 - 2 0 0 мм Ф16.Ф12 Л-111 кг ГОСТ 5781-82 299.6 /  • 78.0 409.01 / 78.0 466.0 / 78.0 526,0 / 78.0 590.3 / 78.0 677.3 /  78.0
Лр-ра Ф8Л-1 кг • ГОСТ 5781*82 ______ Ю ........ ......... 4.1 4.6 5.2 5.7 6.5

7
& Moiiaiiftnud я. бетонит Бетон 13-13 м* бетон В -15 2 . 6 3.2 >» 4.0 4.6 5.1 60

стены 6-*250мм Лр-ра Ф12Л-1Н/Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 168.0 /  3.4 213.0 / 4.7 247.0 / 5.9 2S0 8  / 6.7 3150 /  5.0 357.0 /  5.7
8 Демшплж участка существующего канала м 2 сборн.ж.бстоп 2.9 4.3 5.3 6.61 8.4 11.4
У tllnu  u) ncMcimioro раствора М» исм. р-рМ-50

0 . 2 0 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2

1 0 Гоишн Сотой бетон В-3.5 2.5 3.0 3.4 3.S 4.2 4 8

t ! О клсспш  пифонзоляция перекрытая м 2 2  сл.гидроиз. на бит. 180 2 1 . 0 23.0 25.0 27.0 30.2
1 2 Запрстый и выравнивающий спои перекрытая М2/ MJ цсм. р-р М-50 1 1 . 0  /  0 . 6 14.5 / 0.7 16.3 / 0.8 18.3 / С.9 2 0 . 2  /  1 . 0 23.0 /  1.2
13 Обм.гзкл стен горячим Ciny.MOM и 2 БИ 50/50 16.3 18.4 2 2 . 1 25 3 28.3 33.0

H i Единица
Пр. Kaiia/i3900x2190 Пр. каиал3900х2190 Пр. каиал3900х2190 Г1р. капал390(1\2190 Пр кат1.тп3900х21<< 0

Наименование Примечания Сущ. канат 2620x1355” Сущ. канал 3060x1640 Суш. капал 3510\1880 Сущ канал 3980x2125 Сущ канал 4600x2510
1 1 0 ). нэмереши

Количество Количество Количество Количество Количество Количество
1 '5 Бетонная подготовка 1т* 1 0 0 мм м2/ м1 бетон В-7.5 16.0 /  1 , 6 17.5 /  1.8 2 0 . 0  / 2 . 0 2 2 . 0  /  2 . 2 25.0 ” 7 ”  2.5

2

Sи Бетонные блоки <|>БС 24.5.6.-т / ФСС 12 5.6.-Т шт код 57461 1 4 / - 4 /  - 4 /  4 4 /  - 4 /  4
ex <4
l a
к

ФСС 9.5.6,-т/ФБС 12.5.3,-т шт код 57461 1 8  / 5 4 / 6 . /  6 8  /  7 4 /  8

3 Moiioairmoc ж. бегонное Бетон П-15 М* бетой 11-15 2.9 3.2 3,65 4,0 4.6
Кс лишне 6 =2 0 0 .мм Лр-ра Ф12Л-Ш/Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 155.7 /  4,2 290,0 /  4,6 324,0 / 5.2 358,0 /  5.7 409,0 /  6.5 j

4 Монолтгтная добетонка стен И» бетон В -15 0.7 0.7 1 . 0 1 . 0 1 . 0  1

5 Плиты перекрытия НИ шт кол 585321 Ш 128-12 /  4 ВП31-12 / 4 Ш137-12 / 4 ВП40-12 /  4 ВИ4612 /  4 |

а Бетон В -15 м 1 бетон В-15 2.9 3.2 3,7 4,0 4,6 |
6 г  П Монатишое ж. бетонное Лр-ра '1*22 Л-111 кг ГОСТ 5/81-82 • 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 |

о

t  2
днище 5 -200мм Ф16/Ф12 Л-1И кг ГОСТ 5 7S1-82 409.0 /  78.0 466.0 / 78,0 526.0 / 75,0 590.3 /  75.0 677,3 /  78,0 | .

Лр-ра Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 4.1 4 6 5.2 ______3j7___ 6.5 1

7
V Монолитные ж бекчтим. Бетон В-15 м> бетон В -15 3.2 4,0 4/, .............5J__ 6 , 0  1

стены S ‘250mm Лр-ра Ф12Л-111 /Ф8Л-1 кг ГОСТ 5781-82 213,0 /  4,7 247.0 / 5,9 280.0 / 6,7 , 315.0 /  5.0 357,0 / 5,7
8 Демонтаж участка сущес-цп тощего канала м’ сборн ж бетон 4.3 5,3 6 . 6 8,4 11.4 !
<) Шш з in itcMciruioio раствора м* нем. р-р М-50

0 2 0 . 2 0 2 0 . 2 0 2  i
ID 1 1 ЧНИЙ бетон м’ бетон В-3.5 4.2 4.8 5.3 5.9 6.7 i
ii Оклеенная птд|хттыо;1яция перекрытая и 1 2  елпшротп. на бит.

2 1 . 0 23.0 25.0 27,0 30,2
1 2 Защитный и нирашишаюниш спои перекрытая м2/ м* нем. р-р М-50 14,5 /  0.7 16,3 /  0,8 1S.2 /  .0,9 2 0 , 2  /  1 , 0 23,0 / 1.2
13 Обмажа стен горячим битумом м2 Б11 50/50 2 2 , 0 27,0 2 1 . 0 32,0 38.0

П р и м е ч а н и е :
J r . ' S  > / ~ 7

■кШл
- 1133. M-J Юиуш С К З 10 5 - 9 8 - Т  19

Таблицы о тр аж аю т расход ыатерналоп па ЗЗ.Ч.НЗЧ. lllcH'icm. 0

устройство пересечений капало» теплосети , пт Мдлоинимш (/Ш : C12 лист .•.нею»
выполняемых по чертеж у лист Т 1 8 рух.ф. Филиппом /

Ш * .
1 ’исход материалов на конструкцию р.т “ 1“

исколи. Филиппом j
? " f / \

/ санальноП прокладки теплосети под мосинжпроскт
мастерская К"3

, - /fa Г ’ ----

существующим каналом
■ | — 11. voinp. Ммошщшй ч



К? Г/нжица
Пр J0S/200 Пр 133/ 225 Пр 169/250 Пр 219/315 Пр 273/400 Пр 325/450

Наименование Примечания С)ui кипя ШУ0х715 Суш кантл ЮУОх/15 ~£у ш к hi ал 1090x715 Суш з 31гы 1090x715 Суш кип.! Ю'Д х?15 Суш kmixi Ю30хЛ5
1103 измереши

Количество Колнчссгпо Колнчссгпо Количество Количеств Колнчсстоо

I Плиты перекрыли ИП ОТТ КОЛ 585321 ВЮВЗ /  3 ВЮВЗ /  3 ВЮВЗ /  2 ВЮВЗ /  2 В 1003 /  2 В 1003 /  2
2 Бетонные блоки ФБС 24 5 6 -т / ФСС 12 3 6  т шгт код 57461 1 2  / 2  / 2  / 2  / 2  / 2  /

ФСС 9 56-т / ФБС 12 5 3 т игг код 57461 » 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /
3 Огподы 45е шт ii/п б 4 903 10 в 1 8 8

8 8 8 8

4 Стейн nu t футняры Дн \  S/ic ГОСТ 273x7 / 12,0 273x7 / »2,0 325x7 /  12,0 426x7/ »',0 530x7/ 12.0 530x7/ 12 0

5 Бетонная подготовка h’ 1 0 0 мм м1/ м 5 бетон 13 7 5 1 0 ,S /  1 , 0 10,5 /  1,0 10,5 /  1,0 10,5 /  1,0 10,5 /  1,0 10,5 /  1.0

6

Мою*» кос i  Сччок'ое Бетон В 15
------ 1 —

MJ бетон В 15 I.S 1 . 8
» , 8 1.S I.S 1 , 8

лннше 6 " 2 0 0 мч яр-ра Ф12 Л-111 кг ГОС» 5781-82 163,0 160,0 160,0 160,0 160.0 160,0

7 Moitoiiiiniwc бетонные стены м> бетон 13-15 1 , 2 1Д.........Л. 1 . 2 1 , 2 1 , 2 1 . 2

8
Приямок с решеткой и фильтром iiJ шебмл и/т/кг Ф 1 2 Л-Ш 1/14,2 1/14,2 1/14,2 1/14,2 1/14,2 1/14,2

9 Him 1 из iteMcirnioi о раствора м» М 50 0 . 2 0 . 2 0 , 2 0 , 2 0 . 2 0 , 2

1 0 loutuii бетон м 1 бетон В-3 5 6 , 0 6 , 0 6 , 0 6 , 0 60 6 , 0

I I Охгаечиля гидрошо ищ и исрскрмпи » 2  с л о я м 2 2  ел гидрслы на бит 3.8 3,8 4.0 4,0 4,0 4,0
1 2 Ззнптиап и выравнивающий слои перекрыли М2/ MJ цем р р М-50 2,8 / 0,14 2,8 /  0,14 2,8 / 0,14 2,8 /  0,14 2,8 / 0,14 2 , 8  / 0 ,И
13 Обмазка стен горячим битумом за 2 рата БН 50/50 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6

поз Нтнмснотнис Сдиннца
Измереши Примечания

Пр 426/560 Ир 108/200 Ир 133/225 Пр 159/250 Пр 219/315 Пр 273/4С0
Суш канал 1090чЛ5 С)Ш криля 1470x865 Сущ канал 1470x865 Суш к и т  1470x865 Суш канал 147' ’ 865 Слд кпнал 1470x865

Количество Колнчссгпо Количество Количество Количество Котнчссп о
1

Плиты Перекрыт* Urt КОЛ 585321 1310ГЗЗ /  5 В16ВЗ /  3 1316U3 /  3 B16U3 /  4 16133 / 4 ВЮВЗ /  4
2 БетошН i t  блоки ФБС24 56 -Т / ФБС 12 5 6  т ШТ кол 57*161» 2  /  2 2  / 2 2  /  2 2  / 2  / 2 4

ФБС 9 5 6  т /  ФБС 12 5 3 т Шт кол 57461 1 2  / • / • / 4 / 4 / 4 /
3 Огподы 45° Шт ашб 4 903 10 в 1 8 8 8 8 8 8

4 Сгьн IIIJC ф/ГЛЯОЫ Дн х S/m ГОСТ 630x8 / 12,0 273x7 /  12,6 273x7/ 12,6 325x7/ 12,6 426x7 / 12.6 530x7/ 12 6

5 Бетонная подготочк’  Ь=100мч* м 2/ м 1 бегом В 7 5 12.7 /  1.3 12,5 /  1,3 12,5 /  1,3 13.8 /  1,4 13,8 /  1,1 13,8 /  1,4

6

Могочгтное л бао/чос 
лннше 6 “ 2 0 0 мм

Бетон В 15 м 2 бетон В 15 2.3 2 , 2 2 , 2 2,5 2.5 2,5
яр-ра ‘М 2  Л - 1 1 1 к г ГОСТ 5781-82 2 О1 . 0 196,0 196,0 218,0 218 9 218,0

7 Moiiohiiihmc бетонные сгсны м* бетон В 15 1 . 2 1,4 1,4 1,4 1.4 1.4
8 Приямок с ptuietKoii и фиш 1 ром in  щебня нгг/кг Ф12Л Ш 1 / 14.2 1/14,2 1 /  1 1 . 2 1 / М 2 1/14,2 1/14.2
9 Швы in  цементною растворi м» М 50 0 , 2 0 , 2 0 . 2 » , 2 U, 2 0 , 2

1 0

И
ГошиП бетон м3 Сети В-3 5 6 , 0 6 , 2 6 , 2 6 , 2 6 . 2 6 . 2

Оклеенная I илронзо иш н перекрыта » 2 слоя м 2 2  ел riuipoiu на бит 6,3 3,8 3.8 5.0 50 5.0
1 2 Защитный н выравнивающий слои перекрытия М2/  MJ нем р р М 50 5,0 /  0,25 2,8 /  0,13 2,8 /  0,14 4,0 /  0,2 4,0 /  С 2 4.0 /  0.2
13 Обмазка сген юрячнм битумом jn 2 p in м 2 БН 50/50 10,7 7,0 7.0 8 , 0 8 . 0 8 . 0

Примечание:

Таблицы офлжакл расход материалов иа 
устройство пересечений каиалои юплоссги, 
выполняемых но чертежу ЛИСТТ20

нзч м 3 fall) сои (
3.14 нзч Шевченко ^
пш 11---- *
рухгр Филиппова
IICII0HI lIlcpiiicOiicw

II ШГф Ммошщмш ,

' г л / Ы -
С К З105-98-'! 21

Расход м.трн.шоп на конструкцию 
бсскамальпон прокладки теплосети

сини 1111СГ лнеюа
рч 1 3

над сущестиующич каналом 
с измененном отметок сущсстиукщнх 

теплопроиодои
мосннжпроскт

м н е  г е р с к а я  № 3

07122776
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1 1 0 } Наименование Пдшшца
измерения

Примечания
Пр aJj/480 Пр, 426/560 Пр 108/200 Пр 133/225 Пр 159/250 Ир 219/315

Суш канал 1470x865 Суш канал 1470x865 Сущ канал 2100x1135 Суш канал 2100x1135 Сущ канал 2100x1135 ..Сущ канал'710бхТПГ
Количество Количество Количество Количество Количество „  Количество

1 Плиты пере крыли ВП UIT кол 58S321 П16133 / 4 В1603 /  5 ВП25-12 /  2 ВП25-12 / 2 ВП25-12 / 2 ВН25-12 /  2
2 Бетонные блоки ФБС 24.5 6 -г /  ФБС 12.5 6 -т шт код 574611 2  / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /

ФБС 9.56-т /  ФБС12 5.3.Т игг кол 574611 4 / .  / • / - / - / • /
3 Отполи 45* шт альб.4 903 10 в. 1 8 8 8 8 8 8
4 Стальные футляры Дн х S/m ГОСТ 530x7/ 12,6 630x8/ 12,6 273x7/ 13.8 273x7/ 13,8 325x7/ 13,8 426x7 /  13,8
5 Бетонная полгогоока he 1 0 0 мм м2/ М2 бетон 13*7.5 13,8 /  1,4 15,3 /  1,5 18,9 /  1.9 ’ 18,9 / 1,9 18,9 /  1.9 18.9 /  1.9

Монолитное а бетонное Бегон В-15 .? бетой В* 15 2,5 2,7 3,7 3.? 3.7 3.7
0 лннше б*200мм зр-ра Ф 1 2  Л-Ш кг ГОСТ 5781-82 218,0 243.0 326,0 32С.О 326.0 326,0
7 Монолитыс бетонные стены м» бетон В* 15 ...... .......... 1.4.............. 1.4 2 , 1 ............. 2,1 2 , 1 .................. 2 , 1

8 ilpiu.MOK с решеткой и фильтром из iiicOiu нп/кг Ф 1 2 Л-Ш 1 /  14.2 1 /  14.2 } 1 /  14,2 1 / 14,2 1 / U.2 1 /  14,2
9 l l l l l l l  ИЗ ИСМС1ГГН0Г0 рлепюрз м2 М-50 0,2 0 . 2 0,2 0,2 0 . 2 0.2

1 0 | 0 ЩШ| бетон М2 бетон В-3 5 6,2 6 , 2 1 0 , 0 1 0 ,и 1 0 , 0 1 0 , 0

II Оклеенная П1лро1ПОЛяцнд нсрскрьти о 2 слоя М2 2  ел гнлронз. на бит. 5.0 6,3 7,2 7,2 7,2 7.2
1 2 Замни ныл и iiupammuaiomiiH слон нсрскрьти м2/ м1 цем рр. М-50 4,0 /  0,2 5,0 /  0,25 6,0 /  0,3 6.0 /  f,3 6 . 0  /  0.3 6 . 0  /  0.3
13 Обмазка стен горячим битумом за 2 раза м1 ' Ш 150/50 8 , 0 8 . 0 1 1 , 0 п.о п.о 1 1 , 0

H i

нот

~ г

«*
Наименование Слишша

измерения П|ШМСЧ,ТН1и
Пр. 273/400 Up 325/450 Пр 426/560 Пр 325 / 150 Пр 426/5/0 Пр 325/450

Суш кантл 2100x1135 Суш канал 2100x1135 Суит канал 2100x1135 Суш канал 2620x1355 Суш кант 2б20х'355 Суш канал 1470x865
Количество Количество Количество Количество Количеств Количество

Илнтп перекрытия игг кол 585321 ВГ1 25 *12 /  2 ИИ 25-12 /  2 ПП 25 -12 /  2 ВП 28-12 /  2 ВН 28-12 / 2 ВН 31-12 /  2
2 Ьегоннме блоки ФБС24 5 6  -Т / ФБС12 5 6 -Т игг кол 574611 4 / 4 / 4 / 4 /  2 4 /  2 8  /  4

ФБС 9 5 6  -т / ФБС 12 5 З.-т шт кол 574611 • / • / - / - /  1 0 - /  1 0 • /
3 О  толы 45° шт пльб 4 903.10 в. 1 8 8 8 8 8 8

4 С |.тн ы с  футляры Дн х S/m ГОСТ 530x7 /  13.8 530x7/ 13.8 630x7 /  13.S 530x7 /  15,2 630x8 / 15.2 530x7 / 15,6

5 Бетонная подготовка 1т» 1 0 0 мм М2/ м1 бетон В-7 5 18.9 /  1.9' 18.9 /  1.9 18,9 /  1.9 28,0 /  2 , 8 28.0 /  2 . 8 30,5 /  3.1

6

Монмшное а бетокчое 
днище б -2 0 0 мм

Ьегон U-I5 М2 бетон 11-15 3.7 3.7 3.7 S 3 __________ 5.6
ар-ра Ф12 Д-Ш кг ГОСТ 5781-82 326,0 326,0 326.0 454.0 461.0 503.0

7 Монолитные бетонные ЕТСИМ м2 бетон В-15 2 , 1 _ .......... 2 , 1  .... . .. 2 , 1  :....... 3.4 и ................ 3,4

8
Приямок с решеткой и фильтром ит щебня нгг/кг Ф12Д-Ш 1 /  Н . 2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2 1 /  14.2

9 llliii.i in  ucMciri hoi о раствора м* М-50 ..........- ... 0 , 2 ....... 0 . 2 0 . 2 0 2 0 . 2 0 . 2

1 0 Тощий бетон « 1 беюн В-З 5 1 0 , 0 1 0 . 0 1 0 , 0 17,0 17,0 2 0 . 0

П Оклсечилд 1 нлроизолдиня перекрытия и 2  слоя м 2 2  ел пиронз. набит. 7.2 7,2 7.2 8 . 2 8 . 2 9.6
1 2 Защитный и вирашшвающнй слон иерекрытти м ^ /м 2 ием. р-р. М-50 6 . 0  /  0.3 6 , 0  /  0.3 6,0 /  0,3 6,7 /  0.34 6,7 /  0,34 7,4 /  0.4
13 Обмазка стен горячим битумом за 2 pan м2 БН 50/50 П.О U . 0 И.О 2 1 , 0 2 1 . 0 25,0

Примечание:

Таблицы офажакл расход материалов на 
ycipoiieiuo пересечении кашиюп теплосети, 
выполняемых по чертежу ЛНСТТ20

Н.1Ч и 3 Юнусов
мч нзч. Шевченко ■'г
ши М.УЮРЧЦМШ , 

Ф|ШШЮК| , 
Ик'ршсбмсм

|))Кф.
пакли.

II Ы1Гф. iM.VIOBIHlUfll .

СК3105-98-Т21
Расход материалом на конструкцию 
беек,пильной прокладки iciuioccui

СИДНЯ янсг листов
рл

2 J
над сущее юукнцим каналом 
с изменением отметок сущеетнующнх моеппжпроеш

теплопроиодон масчсрская №3



4 0
N

Я *IIOJ. Наименование Елниниз
тмерения

Прнмечпння
tip. 426/560 Пр 530/710 Пр. 63O/S0O Пр 720/900 Пр 320/ 1 СТО Пр. 920/ПСО

Суш. канал 3060x1640 Суш канал 3060x1640 Суш канал 3060x16-10 Суш кайл/, 3060x16-10 Суш к ли и 3060-1040 Суш канал 3069x16-10
Количество Количество Количество Количество Количестве Количество

1 Пл1гш  нсрскрьпкя 0 Г Г игг к o n  585321 131131-12 /  2 ил  31-12 /  3 ВП 31-12 /  3 ВП 31-12 /  3 ВП 31-12 /  3 ВП 31-12 /  3
2 Бетонные блоки ФБС24 5.6.Т / ФБС 12 5 6.-Т ШТ кол 57*1611 8  / 10 /  4 10 /  4 10 / 4 1 0  / 1 0  /  4

ФБС 9.5.6.-Т /  ФБС 12 5.3. Т шт кол 574611 4 / - / - / - / - / - /
3 Omo.au 45* игг алт> 6  4,903.10 n.i 8 8 8 8 8 8

4 Стальные футляры Дн х S/m ГОСТ 630x8 /  15,6 820x10 / 15.6 920x11 / 15,6 1020x12 / 15,6 1220x12 / 15.6 1220.x 12 / 15.6
5 Бетонная подготовка li«* 100мм м V м1 бетон 13-7.5 30.5 / 3,1 35,6 /  3,6 35,6 / 3,6 35,6 / 3,6 35,6 /  3.6 35,6 / 3.6

6

Монолитное ж. бетонное Бетон 13-15 м» бетон П-15 5.6 6 . 6 6 , 6 6 . 6 6/. 6  6

днище S-200.MM ар-рлФ12 Л-111 КГ ГОСТ 5731-82 503,0 590,0 590,0 590,0 590.0 590,0
7 Мвййитймв бпви нм  ш и н м3 Сетон IMSаИ1аН>̂

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3.3
1 Нрнчмок е реш егш и фильтром из шебнл 1 / 14,2 1 / 14,2** Г'Г'м.з 1 ( 14,2 . I / 14.2 1 7 14.2
9 Швы in цементною раствора И1 М-50 0.3 0,3 0,3 0,3 0.3 0.3

1 0

1 1

Тощий бетой М2 бетон В-3.5 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0

Оклеенная гидраито/иння перекрытия в 2 слоя м2 2  сл.П1лронз. на бит. 9,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14.2
1 2 Защитный н т.|рзпшгпп1ои|нГ| слон перекрыта* М1/ М2 нем. р р. М-50 7,4 / 0,4 1 1 , 2  / 0 , 6 1 1 , 2  / 0 , 6 1 1 , 2  / 0 , 6 1 1 . 2  / 0 , 6 1 1 , 2  / 0 . 6

13 Обмазка стен горячим битумом за 2 раза Б f 1.50/50 25,0 28,0 28,0 23,0 28,0 28.0

Пч
нот.

9*
Наименование Единица

измерения Примечания
Пр. 1 0 2 0 / 1 2 0 0 Пр. 530/7 Го 11р. 630/800 Пр 720/900 Ир 820/И90 Лр 920/1 too// Ы2 СЧ2 0 0 |

Сущ. канал 3060x1640 Сущ. канал 3510x1880 Сущ. канал 3510ч 1830 Суш канал .‘ 510x1880 Сущ. канат 3510x1880 Сущ. влил 35.0x1880
количество Количество количество k o /шч :ство Количество количество

1 t lm ra i перекрытия шт кол 585321 ВП 31-12 /  3 ВП 37-12 /  3 ВП 37-12 /  3 ВП 37-12 /  3 ВП 37-12 /  3 ПП 37-12 /  1
2 Бетонные блоки ФБС24.5 6.-Т /  ФБС I2.5.6. T нгт кол 574611 10 /  4 10 /  4 10 /  4 1 0 / 4 1 0 / 4 10 /  4

ФБС 9 5.6,-т /  ФБС 12 5 3 -т шт кол 574611 - /  - - / • / - /  - /  • • /
3 Отводы 45° игг ,гпьб.4.903.!0 п.| 8 8 8 8 8 8

4 Стальные футляры Ли х S/m ГОСТ 1420x14 /  15,6 820x10 /  16.8 920x11 /  16.S 1 0 2 0 x 1 2  /  16,8 1 2 2 0 x 1 2  /  16 8 1220x12 //1420Х И / 16 8

5 Бетонная подготовка h*- 1 0 0 мм М 3/ М2 бетон В-7.5 35,6 /  3,6 41,5 /  4,2 41,5 /  4,2 41,5 /  4.2 41.5 /  4,2 41.5 /  4.2
6

Монолитное к бионное Бетон 1Ы5 М3 бетон Н-15 6 , 6 7.9 7,9 7,9 7.9 7,9
днище 6 ” 2 0 0 мм пр-ра Ф12 Л-Ш кг ГОСТ 5781-82 590,0 707.9 707.0 707,0 707.0 707.0

7 Монолитные бетонные стены М2 беюн В-15 3,3 3,6 3.6 3.6 3.6 3.6
И Причмок с решеткой и фильтром на щебня нп/кг Ф12Л-Ш I /  14,2 1 /  14,2 1 / 14,2 1 /  N . 2 1 / 14.2 1 /  14,2
9 Uluu in  цементного раствора м3 М-50 0.3 0.3 0.3 0.3 о.з 0.3
1 0 Тощий бетой м 3 бетон В-3.5 2 0 , 0 32,0 32,0 32,0 32,0 32.0
И Оьлеечнм гидроизоляция перекрытия п 2  слоя м 2 2  сл.пшроиз. на бит. 14,2 15,2 . 15,2 15,2 15.2 15.2
1 2 JaiuirniKiH и выравнивающий слон перекрытия М -/ м3 цем. р-р. М-50 1 1 , 2  /  0 , 6 13,0 / 0.6 13,0 /  0.6 13,0 /  0,6 13,0 /  0.6 13,0 / 0,6
13 Обмазка стен 1 орячим битумом за 2 раза м 2 Г.Н 50/50 28,0 31,0 31.0 31,0 31,0 31,0

h

по

jn

Примечание:

Таблицы отражают расход материалов на 
устройство пересечений каналои теплосети, 
выполняемых по чертежу лист Т20

im.H-3 Ю н у с о в /
МЧ 1138. Ш е в ч е н к о

ши М л л ш ш к к н й  ,

руир. Ф и л и п п о м

ИСПОЛН. Ш е р ш е б н е в а /

( i/L z
11. ш пр. М а ш ш х и н  , f / л 7

7 / 7 7

С К З 1 0 5 -9 8 -Т 2 1

Расход м а т р и а л о п  на к о н с т р у к ц и ю СЩ.ы лист листов
б е с к а н а л м ю н  п р о к л а д к и  m i i / i o c c m р.8 3 ]
п о д  с у щ с с ш у ю щ н м  к а н а л о м  

с изм енени ем  о гы с то к  с у щ е с т н у ю т и х  
т е н л о п р о и о д о и

мосинжпроск'
мастерская №3
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П р о д о л ь н ы й  р а зр е з  т р а с с ы  т е п л о с е т и

//// ///У /УУУ У7?7~77У/ //// //// ////~7/У///// /УУ~7У//~УУУ̂
4

Плальной футмр

П о п е р е ч н ы й  разрез i р а с с ы  - r c m io c c in

~ ~ 7 У У 7 ~ 7 У У У " / / / У ~ Я Р ~ 7 ? Я Г 0 ? ? ^ ^  У / / 7 ~ 7 У Г

jUmiaujM.mjKM p̂ MSO б=2сн 2Дн МоиошнцйОк..

3 5 ~
%

я
я л

Устройство 8oao»unycu in пнш 
lunoniiiaviioИТС62 91-1)7

АрчфоииЗ шссткгчн 
200/2СО/12/Г2 A III 
J_u они Ttnovoro»»haIOOm(

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т

№
поз

Наименование Ед. ИЗМ. Кол-во Примечание

1 Или гы перекрытия шг кол 5SS321

2

Веюннпе блоки ФЬС 24 5 б-Т /12 5 б-Т III г код 574611
ФЬС 9 5 6 - 1  / 12 5 3-Т шг кеч 574611

3 Опюды 45° шг 8 ши,б 4 903 1 0  п 1

4 Сгальпои футляр Дн X S / М / гос Г
5 Всюшыя пол»отопка h - 1 0 0  мм м» /м 1 / бетон В-7,5

б
Монош.тнос а бетонное 

днище 6  - 2 0 0

Пегой В-15 м» беюн В-15 
ГОС Г 5 /81-82Армпуракл Л - 1 1 1  0 1 2 кг

7 Моиошииыс бот стены м» беюн В-15
8
9

Приямок с решемкои и филмром из щебня Ш Г / KI 1/14,2 012 А Ш
Швы из u c M c u f i io io  р ра м* цгм р-р М-50

1 0 1  ощин беюн м* беюн В-3,5
1 1 Оклеенная гнлронзоняння перекрытия в 2 слоя м* ндроиюл на Стуки

1 2 З.нцтнын и вмрапиив иощии слон псрскрыши М ‘ / М * / цем :> Р М*50
13 Обм.ика cion юрнчнм битумом ja 2  раза м* Ы1-50/50

Примечания
1. Порядок и требования к произволен у  работ па пересечение проектируемой 

тсплосс• I» с сущсстующси jcmioceibjo смофи лис! CIOM5-98-T11
2 Усфоиство дренажа, иодоиыпуска i i j  дренажа о дренажные колодцы, 

водоомиуски и сущее тукмцую дождевую kan*uinjaiuiю смотри рабочий проект
3 Размеры на мер iеже даны и мм .огмепси и м,
4 Прокладку теплопроводов в ППУ изоляции в футлярах выполнить 

ио ППЧ2-97-10
5 Ведомость объемов pa6oi заполняется при привязке к рабочему чертежу.
6 Необходимоеib установки воздушников и спускииков должна определяться 

рабочим проектом.
7. Нахождение стыка труб в ППУ изоляции на участке пересечения недопустимо.

С О ГЛ А С О В А Н О .

П Е П Л О В Ы Е  С Ш "  
Филиал А О  "МОСЭНЕРГС  
Начальник П ТО

Зам нам службы 
технадзора

Ир.!3« !

ПШ______
звгорп( "т

Ш‘8 N

СКЗ105-98-'! 20
Конструкция бсеканалыюй прокладки 

т силосе I и над сущее i ну килим 
каналом с пзмснеинсм о i четок 
сущест ву ющих теплопроводов

седи*
рч

niict лиаоа

м о с и п ж п р о с к т
мае юрская К»3



П р о д о л ь н ы й  разрез т р а с с ы  т е п л о с е т и

7 ^ - ^ /  / / / /  / / / /  ^  - Ж Г Т Я Г Щ г у # ;  У / / /  у /// х /// ш

№ Наименование Ед. нзм. Кол-во П р и м еча н и е

1 Сшитой футляр Дн х S / м ГОСТ

2

Бетонные блоки ФПС 24.5.6-Т /  12.5.6-Т ш г код 57-1611
ФНС 9 5.6-Т/12.5.3-Т шт код 57-1611

3 Монолитная доботоии стен м 1 бстон В-15
4 Бетонная подготовка h-*= 100 мм м 1 / м ’ / бетон В-7,5

5
Moiioiiifritoc ж.бстоннос 

днище 6 = 2 0 0
Бстон 13-15 м* бстон В-15
Арматура кл. А-111 012 кг ГОСТ 57S1-S2

6 Шнм из цементного р-ра м» цем. р-р. М-50
7 Тощий бетон м* В - 7.5
X Обмазка стен горячим бшумом за 2 раза м 1 Ы (-50/50

9
Монолитная ж.бстошш 

обойма

Бетон В-15 м» бетон В-15
А р - р л Ф Ш  Ф IS A -Ill кг ГОСТ 5781- 82
Ф 1 6 /Ф 1 2 А -Ш кг [ТКУГ 5781- В2,
А р рл ФНА-1 кг ГОСТ 5781- 82

П о п е р е ч н ы й  разрез т р а с с ы  т е п л о с е т и
2 Д|> /

1. Порядок н требования к производству работ на пересечение проектируемой 
тсгшоссш с существующей теплосетью смотри лист СКЗ105-98-Т11

2. Устройство дренажа, водовыпуска из дренажа в дренажные колодцы, 
водовыпуски в существующую дождевую канализацию смотри 
рабочий проект.

3. Размеры на чертеже даны в мм., отметки в м.
4. Прокладку теплопроводов в ППУ изоляции в футлярах выполнить но 

ППЧ2-97-10
5. Ведомость объемов работ заполняется при привязке к рабочему проекту.
6. Нахождение стыка труб в Г1ПУ изоляции на участке пересечения недопустим

Зам . вал. сяуж б т  
технад зора

СОГЛАСОВАНО:

"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 
Филиал АО "МОСЭИЕР 
Начальник НТО

н.ттм-3
- /  J'

Юнусов ' м
ИМ 113-1 Шевченко___$гм,
пш В м о щ м ш __ ш
Р)НР_____ ПТчишшюиа ж

L/rtl
НС110Ш1 Шершебпенз

н. koirrp. Мапояицкин , <(& L?г~

(А.В. Новиков)

Смирнов)

Призлгч

П1П______
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м о с и п ж п р о е к
мастерская ХаЗ



(.с
мт

зю

М

X t

поз Нанмсноиэнис Единила
измерения Примечания

Пп 108/200 По 133 /225 По 159/250 По 219/315 Пр 273/400 Г1п 325 /450
Суш кзнгл 1090x715 Сущ ктн ir!070x715 Суш к  h i u i 1090x715 Суш 1 нпл1090х715 С)ш г ипл  1 090x715 Сущ к нп (1070x715

КОЛН ICCTBO Количество Колн ICCTUO Ко» ичсство Коли (еетпо КОЛН 1ГСТВО

I Стальные футляры Ди х S/ м ГОСТ 273x7 /  12 273x7 /  12 325x7 /  12 426x7 /  12 530x7 / 12 530x7 /  12

2
Бетонные блоки ФСС 24 5 6  т /  ФСС 12 5 6  т шт код 574611 / 2 /  2 /  2 /  2 / 2 /  2

ФСС 9 5 6  т /  ФСС 12 5 3 т шт код 574611 / / / / / /
3 Монолитная добстонха стен м 3

бетон В 15 0 54 0,54 0 55 0 56 0  ч7 0 57
4 Бетонная иод| отопка h 1 0 0 мм М * /  М3 бетон D 7 5 0 2 0 2 03 03 о т 0 Т

5 Монолитное л б Бетон В 15 м 3 бетон В 15 04 04 0  6 0  6 0  ' 0

лишне тр рт Ф12 A 111 кг IO U  5/Ы  Ь2 33,0 33,0 50,0 50 0 50 0 50 0

J L Швы из ucMCimioro раствора м 3 нем р р М*50 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 2 0 2

1 1  oiwifl бетой бетон D 3 5 0,38 0,38.» < ш 0,67 0 , 6 8 0 64

8 Обмикт стен горя HIM битумом ЗТ 2 ртп м2 БН 50/50 32 32 з.з 3,4 3 5 3 5
Бетон U 15 м * бетон В 15 0 S 0 $ 06 08 0 94 1 0

9 Монолитная ж бетонит* Ар ра Ф 22/ Ф18А Ш к г I ОСП 5781 82 43 0 /  - 43 0 /  - 43 0 /  - 43 0 / 43 0 / 43 0  / -

обойма Ф16/Ф12 А Ш к г Ю С Т 5781 82 - /  40 0 . /  41 3 • /  44 3 /  52 2 /  59 2 - /  60 4
Ар рз Ф 8 Д Ш кг ГОСТ 5781 82 • - *

т
%\

К»
поз Нанменоиаинс Сдншша

измерили Примечания
Пр 426/ 560 По 108/200 По 133/225 По 159/280 По 2  Р  ' 315 Пр 273 /  100
Сущ кап Vi 1090x715 Суш кал ш1470x865 Суш налы! 170x865 С>ш х nvil470\865 Cviu хч| 1170х865 Сущ кала |1470х8б:

КОЛН ICCTBO Количипоо Колнчестпо КОЛН ICCTBO Коан 1 саио КОЛИ ICCIOO

1 Стаишые футляры Ди х S /м 630x8 /  12 273x7 /  12.6 273x7 /  12,6 325x7 / 12,6 426x7 / 12.6 530x7 / 12,6

2

Бетонные блоки ФСС 24 5 6  т / ФСС 17 5 6  т urr код 574611 2  / / / /  2 / 2 /  2

ФСС 9 5 6  т / ФСС 12 5 3 т HIT код 574611 / 2  / 2  / / / /
3 Монолитна* добетонха cru t м 3

бетон В 15 0,58 0 15 0 45 0 55 0 65 0 75
4 Бетшшгя нож отопка Ья 1 0 0  мм £*Гм г бетон В 7 5 04 0  2 0 2 0 2 0 2 0 2

5 Монолитное А б Бетон В 15 м» бетон В 15 0 2 0  1 04 04 0  1 04
линии. ар ра Ф12 Л i l l кг Ю С Т 5781 82 64,0 36,0 36 0 36 0 3 .0 3(.0

6 Шпп нз цементного рзстпорз м* нем р р М 50 0 , 2 0 , 2 0 2 0 2 С 2 0  2

7 Г0 ШНГ| беТОН бетон В 3 5 1,04 0 38 0 38 0  6 6 07 0 71
8 Оом и х »стен горячим битумом з 1 2  раз» м 2 Ы 150/50 1 1 3,5 35 1,5 1 5 4 5

Ьегон В 15 м ‘ Сетон В 15 1 2 07 0 75 0 S2 1 I 1 26

о Монолитна* а  бетонной Ар рт Ф22/  Ф И Л  ВГ кг Ю СТ 5781 82 43 0 /  - 57 0 /  - 57 0 / 57 0 / 57 0 /  • 57 0 /  •

обойма Ф16/Ф12Л Ш кг ГОСТ 578» 82 • /  6 8  0 - / 50 5 /  53 1 /  57 0 / 67 0 - /  761
Лр ра Ф 8 Л 1 кг ГОСТ 578» 82 • * •

Примечание.

: I

Таблицы офаждюг расход материалов на 
yciponcino пересечении канавой теплосети, 
выполняемых но чертежу лист Т22

изч м Г
ММ |13‘1
пш
РУН?
иснолн

I) МП?

]6Й)С06_
Шепчет о
Мзлопнцмщ 
ФИЛИППОМ

HIc'pilk6llCMV1

Мшштхни

СКЗЮ5 98-Т23

Р.Н.ХГл м нерп UlOtl in копиру! цшо 
бсскатльп ой  прокладки теплосети 

лад сущсстиующим кап umim

Щ Ш НИ f Л1

J L

моеппжирос
м а с е р с к а я  N *
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К*
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Наименование Клиника
lUMtpCIIIU Примечания

По 325/450 Ир 426/560 ГЫ 108/200 Пп 133 /225 Ир 159/250 Ир 219/315
Суш к(нплЙ?0х865 Сущ кап ш1470х865 Суш к.нпл2100x1135 Суш к.шш2100x1135 Суш к ш ш2100\1135 Суш К1нш2100x1135

Komoicrniq -  Количества Количество Количество Ко шчсстио Количеств

1 Стадии-^ футляри Д |И /  и 530x7 /  |2 ,6 630,х8 /  | ? , 6 273x7 /  13,8 2?3х7 / 13,8 325x7 /  13,8 426x7 /  13,8

2

ПетрыП 1C блоки ФЬС 24 5 б Т 1  *1фС |3 5 6  -т «ГГ Крд5?46|| /  2 / 2
/ / / /

ФЬС9 5 6  Т /  ФЬС |2 S3-г т Кол 5746И - /  - 2  / 4 /  4 4 /  4 4 /  4 4 /  4

3 Монолитная добстонка crcii М* бетон В 15 0,75 0 . 8 0,4 0,41 0,42 0.43

4 Кстоннтя подготовка i i -ЮОмм ■ М ^ м 1” бетон В 7 5 0 Л 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 Монолитное ж б 
ЛШШ1С

Кетон В-|5 бетон В-15 6 , 6 0 . 8 08 0 , 8 0 , 8 0 . 8

ар ра Ф12 ATU кг ГОС1 5781 82 50,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

6 Ш#Ц и) цементного раса пора и * ~ цем р р M-SQ 0 , 2 0 . 2 0 . 2
0 , 2 0 , 2 0 1 2

1 ГощиП бетон OtffQII Ц-3,5 ..... 0,7 Ы  . 0 , 8 0 , 8  _________ <Ц_ "

8 Обмазка стен горячим йггумоч за 1  раза м* 1 - 1  1и{ 50/50 4,5 л * ..........г ' 5.6 Ь ,1 i.s

9 М оно/игпт а  бегошгая 

обойма

Кетон И-15 м * бетон В* 15 1.32 1 58 0  85 1 1 1 1 2 1 5

Лр р |Ф 2 2 / ФЫ Л Ш KI ГОСТ 5781-32 57 0 /  * 57 0 /  - . /  79 2 - /  79 2 - /  79 2 - /  79 2

Ф16/Ф12 Л-1,1 кг ГОСТ 5781-82 /  77.7 /  87 6 /  67 3 /  70 6 /  76 0 /  89 5

Лр ра Ф 8 А - 1 1 1 кг ГОСТ 5781-82 • to o 1 0  0 1 0  0 1 0 0

поз

«•

Наимепоплине Глшшца
H3MipUHU Примечания

Пп 273/400 По 125/450 Пп 426/ 560 Пп 325/450 И р 426/ 5»') Пп 325 / 150
Суш К11пл2100x1135 Суш ка т я 2 100x1135 Сущ K.invi2100x1135 Сущ к ш г (  2620x1355 Суш ки п  1 26 ’»)т1355 Суп k t i ix i  3060x1640

Количество Количества Количество Количество Ко пикет! о Количество

1 Ci ин пне футляры Дн х /  м 530x7 /  13,8 530x7 /  13,8 630x7 /  13,8 530x7 /  15,2 630x8 /  15.2 530x7 /  15.6

2

In тонкие блоки ФЬС 24 5 6  г /  ФСС 12 5 6  т нп кол 5 7 Ж П / / / / / /  2

ФПС 9 5 6  г /  ФЬС 12 5 3 г шт код 574611 4 /  4 4 /  4 4 /  4 4 /  4 4 /  4 6  /

3 Монолитные бетонные стоны п г - беюн В 15 0,44 0,45 0,46 0 , 8 0 , 8 0 . 8

4 Кишшля 1ЮЛЮТОНМ Ь* 1 0 0 мм бетон В-7 5 0,4 0,4 0,4 0.4 0.4 0.4

5 Монолитное А  б 
ЛНШЦС

Кетон В -15 бетон В 1 S 0 , 8 0 , 8 0 . 8 08 08 ОЙ

ар ртФ12 Л Ш кг ГОСТ 5781-82 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

6 Шли ИЗ ЦСМС1ГПЮ1 0  риз корт
— - р — №м р р М-50 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0.7 0 . 2 0 . 2

7
8

{oiitiift бетон
------- у ~

Сетон И 3 5 0,97 0,97 0,9? 0,97 0,97 0,97

Обмазка стен «хзрячнч битумом за 2 риа Г - " У “ Ы 150/50 5,9 V> 6 . 0 7.3 3.3

9
Монолитная ж бетонная 

обойма

Кетон В* 15 м» бетон 13*15 1 73 1.81 2 2 23 28 2 63

Лр рт Ф 22/ Ф18Л-Ш кг ГОСТ 5781 82 . /  79 2 / T9 2 • / 79 2 / 1 0 0  8 /  1 0 0  8 • /  1 1 2  0

Ф 1б/Ф 12 Л Ш кг ГОСТ 5781-82 /  1014 / 103 6 / 116 8 /  129 5 / 1 К. 0 /  1467

Лр рз Ф 8 Л И! кг ГОСТ 5781-82 1 0 . 0 1 0 0 1 0 0 45 8 45 8 45 8

П р и м е ч а н и е :

Таблицы енражшен расход материалов па 
устройство пересечений капало» теплосети, 
выполняемых по чертежу лист Т22

1ПЧ И 1 Юнусов
314 II.VI 
11Ш

Шеоченко <ц. 
Миюшщмш

b v

' A M *

U r n t r .

РУЦ1

11СП0ЛН
Филиппова  ̂

llIepiiiiGiuM

h / /

11 ШГф Мщовнцмш Ж М

СК3105-98-Т23

Расход Maicpn.uiou на конструкцию 
бсскан.Ш1.ноП прокладки тсп ло сет 

над сущее шующим каи.июм

шли. ягсг
р -1

2

мосипжпроск'1
Macicpcitiui А'аЗ



1
Н д
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к*
ПОТ Итнченопание Слнннцп

измерения Приме nulls
По 426/560 По 530/710 Пн 630/800 Пр 720/900 Пп 8">0/Г00 Пр 920/1100
Суш кипл3060х1640 Суш кпнтл3060х1б40 Суш клпл3060х1640 Суш к шпЗОбОх 16-10 С>щ ктниЗО 0x1640 С>ш клплЗЬ60x1640

Количество Количество Количество Коли iccmo Коли ICC! 1 о Коли ICC1 IIO
1 Ctumnilc футляры Д М  я а / ГОС1 630x8 /  15,6 820x10 / 15,6 920x11 / 15,6 1020x12 / 15,6 1220x12 /  15,6 1220x12 / 15,6

г Бетонные Oiokit ФЬС 24 3 б т / ФСС 12 3 6  t шт код 5746! I /  2 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /  -
ФСС 9 3 6  г / ФЬС 12 3 3 т шт код 57461 i б / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /

3 Монолитная лобегонкт стен бетон U 15 0 , 8 1 6 1,7 1,7 I 8 I 8

4 Бетопнтя подготовка Б 1 0 0 мм м*/ м* бетон 0 7 5 04 06 Об 0  4 06 06
5 Mono ttrn ioc А 6 К-гоп И 13 ч 3 Сион П 15 0  Я 1 2 1 2 I 1

1 1 I 2днище ар рт Ф12 А Ш кг ГОСТ 5781 82 67,0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0

6 Швы из цементного раствора м3 Цем р р М-50 0 , 2 0 , 2 0 , 2 о,-» 0 , 2 0,2
7 Тощий бетон MJ бетон U 3 5 0,97 30 ? 2 , 2 2 2 2 2 2 . 2

В О бчпкт стен горячим битумом тт 2 ртзт м * ПН 50/50 8,5 N 0 14,0 1 0 14 0 14 0

Монолитная л  бетонная
Бетон В 15 м 1 бетон 0  15 32 39 46 5 2 60 65

9 Лр р \Ф 2 2 / Ф18Л 14 кг |Ю С Г  5781 82 1716 / 1716 / 171 6 / 171 6 / 171 6 / 1716 / -
о б о й м а Ф16/Ф12Л III кг ГОСТ 5781 82 / 165 5 / 199 3 - / 2170 - / 235 0 / 265 0 * / 2710

Лр рт Ф 8 Л III кг ГОСТ 5781 82 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2

—

О
$

ВС5

Я»
пот

i--------------
1 - ....... .

Примечания
Пр 1020/1200 По 530/ 710 По 630/800 Пр 720 /900 Пр Ч20/Н0О Пр920 /11096 IH’ GxI 200

Наименование единица
измерении Сущ ктнтл3060х1610 Сущ xanui3510x1880 Суш кмпл3510\1880 Сущ км тл3510\18Ь0 С>щ . u tu i3 ' 10x1880 Сущ клнх|3510x1880

Количество Количество Количество Количество ko u i ItCT JO Количество
1 Стин lit it  фуглхры Дн х Ь/м 1420x14 /  15 6 820x10 / 16 8 920x11 / 16 8 1 0 2 0 x 1 2  /  16,8 1 2 2 0 x 1 2  / 16.8 1220x12//ИЮ(14/16 8

2

Бстоннис блоки ФСС 24 5 6  т /  ФСС 13 5 6  т шт код 571611 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /
Ф1С9 5 6  т / ФСС 12 5 3 т шт кол 57 1611 4 / 1 4 /  6 4 / 6 4 /  6 4 / 6 4 /  6

3 Монолнтнис бетонные стены м3 бетон U 15 и 1 . 8 1.9 1 9 1 9 1.9
4 Сетоннтя иолютопм Ь<*ЮОмм мг/ м* бетон И 7 5 06 06 0 . 6 06 0  6 0 . 6

5 Монолитное А  6  

Лишне
Бетон В 15 м3 бетон В 15 1 2 1 2 1 2 1 2 I 2 1 2

тр p i Ф12 Л 111 кг ГОСТ 5781 82 1 0 0 , 0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0

6
Швы ит цементною раезвора м3 нем р р М 50 53 -------------с з 0 , 2 0  2 0 2 0 2

7 1 ощнй бетон бегон В 3 5 1.3 2 . 1 2 . 2 2  2 2 . 2 2 2

8 Сом 1ткт стен 1 орячнч бтумом з i 2  р u i
- у —

1.11 50/50 14,0 160 16,0 ) о 0 16,0 16,0

9 Монолитная а  бетонная 
о б о й м а

Бетон В 15 м 1 бетон В 15 /4 4 4 5 3 6  0 2 70 85
Лр рт <3*22 / Ф18 \  111 кг ГОСТ 5781 82 1716 / 258 0 / 258 0 /  - 258 0 / - 258 0 / 258 0 /  -
Ф16/Ф12Л Ш кг ГОС Г 5781 82 • /  ЗОЮ • /  222 7 - /  242 3 - /  262 5 / Л.З • /  303 0
Лр рзФЬ \  Ш кг ГОСТ 5781-82 25 2 30 4 30 4 30 4 30 1 30 4

гм « I
л.
Г» ( * Примечание:

Таблицы oipa/uaioi расход мшерпплои на

В

ycipouciuo пересечении каиалоп теплосети, 

выполняемых по чертежу лист Т 22

m  я 3 Ющсой
ММ 113*1 lllciumo
пт Ммошщиш
рукгр ф|ишпнопз /у 

ШершебнеиИСНОЛИ
<

н romp Малоаицмш ,

СКЗ105-98-Г23

Расход MTicpiiuion in консфукцню
СПИМ ЛИСГ липе.

Р’1 3 3
бсскаиальпой прокладки теплосети 

над сущсстиующнм каноном мосиижпроск
м а е  герская  № 3
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C j

я

м
П | зо д о л ьи ы й  разрез тр а с с ы  тепл осети

Заявил с юн и) т  р |Ч ы 50 5=2 сч 
2 n o t nupomo/n из бщучГ 
Утиушсп KcpivtiutoCcioii при h<50Q ич 
Hi р̂д11)1бл)оп11111 cnoil in нем p-pi5 Н  сц 
Цлчщ ncpevpuntjt

П о п е р е ч н ы й  разрез трассы  те п л о с е ти

О н  П01>С1ГЯ 1Ш Ту ! I eiimiuii Сетон

В е д о м о с ть  объ ем ов работ
’Арчнро! j а «.«. и 1чн~ 
2 0 0 /2 0 0 / 1 2 / 1 2  Л Ш

\_5'аронао j  пололи iycn 
I ) м и ги  наполни и, но Н ТС 6Г9ГШ

Ко
■ ..........."■ ................. Щ ..... ■■ ..... ......... .. ............. ........—.......

Наименование Е д  и з м . Кол-во П рим ечание

1 П л а ты  и е р е кр !п н я ш т КОД 585321

о Ь е ю п н ы е  б локи  Ф П С 24 5 6-1 /  12 5 6 -Т ш т ко 1574611
А

Ф Ь С  9 5 6-1 /  12 5 3 -Г ШГ ю д 574611
3 Балки К Б  - Д Б - ш т код 589321

4 О ш о л ы  45° ш т 8 490310 в 1

5 Стал» h i to ф утляры Д п х Б / М

6 Б е то н ит* п о д ю го п кл  h = 1 0 0  мм м * /  м  * / бетон В -7 ,5

7 Мотмиш ос а бетонное Ь е ю н  В - 15 м * бе гои В -15
дн и щ е  б - 2 0 0 \ p - p a  0 1 2  А - Ш KI 1 О С  1 5781- 82

8 М ополитти  к, бег с ю н ы м * бетон В - 15

9 П р и ям ок с реш еткой и ф ильтром из щебня ш т  /  к г 1 /  14,2 012 Л Ш
1 0 Вен п н  i \ r a ш т {П С  62 -91 -102
11 Ш п ы  i i j  н е ч е т н о г о  р ра м» нем р р М - 5 0

12 У lu im u c j iw u  ш слон иерекр! п н я  =12 15 см м 1 /  м ' / Керзмипобион М 2‘
13 О кл ссчн  ui t ндр01и ол яц ня  п е р е к р у т я  п 2 слоя м * чдронтол иа битуме
Н J ЧИП 1 ш if l II III ip  ШИ1Ш н ош ин  слон перекры тия м * /  м ' цем р р М - 5 0
15 О бм дщ а c ie i i  ю р я ч н м  б т у м о м  за 2 раза м * Ь! 1-50/50
16 П р о с м о л и т  ui пакля ы

17
Моношшпя а  беготня Ь е ю н  В - 15 м * бетон В - 15

обойма А р - р а  0 1 2  Л - Ш к г 1 О С  i 5781- 82

Примечания
1 Порядок и фебсииния к проилюдсту рабоi на пересечение прост мрусмоп 

iсилосеги с сущейпующей теплосетью смотри лист СЮ 105-98-Т 11.
2 УсфоНсшо дренплча, подовыиуска из дренажа п дрена чиыс колодцы, 

нодоныпуски п сущеешующую дождсиую канализацию смотри рабочий 
проем

3 При засыпке над плитой перекрытия <0 5 м необходимо устройство 
утеплителя толщиной 12-15 см.

4 Размеры на чертеже даны в мм , o iM em i в м
5 ЗначениеL см иа листе
6 Ведомость объемов работ заполняется при привязке к рабочему проекту
7 Нахождение силка фуб в ППУ изоляции на учаспсе пересечения исдонусшм<

С О Г Л А С О В А Н О 7 
"П 1ШОПЫС СП II"
Ф илиал Д О  " М О С Э Н Г Р К
Н ачальник Ш О

Зам нач службы  
технадзор!

А  В Н о в и ко в ) 

К  С м и р н о в )
7 ^ ----------------

ПрШй ill

шн
ззтер «а

iiiibN

СКЗ105-98-3 24

Мтлотщмш \ Ж ^ г ~ ~

К о н с |р у к ц  1Я  беекап ш .н о и  прокл щ  и 
iu i / io e u i i  под с ущ ей и ую щ и м  
к а н т о н  с изменением о г м и о к  
сущ ествую щ их теплопроводов

_С1 1 ци_ 
РХ

лист типов

м о с и п ж п р о с ю
мае юрская Я»3



1103
Наименование Единица

измерения
Примечания

Пр ППУ 530/710 Пр ППУ 630/800 11р ПНУ 720/900 Пр ППУ 820 /1000 Ир ППУ 920/1100 Пр ППУ 1020/ 1200
Суш кал?- 1090x715 Суш канал 1090x715 Суш хапал 1090x715 Суш капая 1090x715 Сущ канал Ю'лд?15 Суш канал 1090x715

Коглчсстио Количество Количество Количество Ко шчсстно Количество
1 П я т и  перекрыли В10ВЗ цгг кол 589321 5 6 6 6 6 6

2 Бетонные блоки ФПС24 5 6  *т /  ФПС 12.56-т цгт кол 574611
2 / . 2 / 1 2 2 /  1 2

2 / 1 2 2 / 1 2 2 /4
ФПС 95 6  т /  ФСС 12.5 3-Т ФТ Бол 574611 8 /4 - • / • * / * - / - - / • 8 /4

3 Балки К13, ДЗ». WT код 589321 КБ-21 /4ШТ КР-25 /4  шт КБ-25/4 шт КБ-30 /4ш т КБ-30 / 4 шт ДБ-39 / 2 шт
4 Отнодц 45е шт вльб 4 903.10 в.1

8 8 8 8 8 8

5 Стальные футляры Дн т S/m г о с т 820хЮ /|2 920x11 /12 1 0 2 0 x 1 2 / 1 2 1 2 2 0 x 1 2 / 1 2 1 2 2 0 x 1 2 /  1 2 1420x14/ 12.0
6 Бетонная полютонкл Бя100мм М3/ М3 бетон В-7 5 4.7/0,47 6 ,6 / 0 . 6 6 6.2/0,62 5.5 /0  55 5,3/0.53 4.5/0.45

7 М омент нос ж бетонное 
днище 5 " 2 0 0 ; im

Бетон 1Ы5 м 3 бетон ВЦ5 0.9 1 . 2 1 , 1 2 1 1 1 . 0 0.S3
ар ра Ф12 А-1И БГ ГОС1 5781-82 152 214 198 177 170 146

8 Моио.ипмыс бетонные стены М3
бетон В-15 1,5 1,5 1.4 1 , 6 1.7 1 , 0

J

1 0

m m w  С pttatfTbgfl i i i n n i in M  ... ...... ...... ‘J 'J lA ii lL ____ _ 1/14,2
1 / 1 1 , 2 .......  1 /  И  ,2 1 'М , } 1 1 к ? 1/14,7. U 1

ik im na -чта ШТ ИТС 62-91*103 1 1 1 1 1 1

П Him 1 из ueMcirruoro раствора м 3 М-50 0 , 2 0 . 2 0 . 2 0 2 0 , 2
0 . 2

1 2

13
Моношпна .4  к б обойма / no он1'12 Л-111 м1/ кг бетон В 15/ГОСТ 5781 82 2,3/114,6 2,6/126,0 3,0/ 137,5 3,1 /152,7 3,7/160 1 3,8/176 4
Утетниош.иий слой иепскти.пнк Ь -  12-15 см м3/ м3 керамипобегон М-25 7,7/1,0 9,2/1.2 9,2/ 1,2 9,2/ 1,2 9.2 /1.2 9.2/1.2

N Оклеенная пиронтоячинл перекрытия п 2 слоя ы3 2  ел гнлронэ. на бщ 1 1 , 0 13,0 13 13 13 13
15 Зашитый н ni.ipa»HHii3 !oiitiifi слон перекрытия м3/ м3 нем р р М-50 7,7/0,15 9,2/0.2 9,2/0,2 9.2 / 0,2 9.2/0.2 9.2/0.2
16 Обмазка стен горячим битумом за 2 раза и 3 ПН 50/50 8,5 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 . 0 1 0 , 0 1 0 . 0

17 Просмоленная пакля кг 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Н ч

поз Наименование Единица
измерения

Примечания
Ир ИПУ 530/710 Пр 1ШУ 630/800 Ир Г111У 720/900 Пр ПИУ 820/1000 Ир ППУ «920/1100 Ир ИПУ 1020/ 1200
Суш такал 1470ч865 Суш канал 1470x865 Суш к.шз.'| 1470\S65 Сущ канал I470xS6S Суш кипя 1470x865 Суш канал 1470x865

Количсстио Количество Количество Количество Ко шчестио Количество
1 Плиты перекрыли ВП-19-6 »п код 5S5321 9 9 1 0 1 0 1 0 I I
2 Ьсюиные блоки ФПС 24 5 6  -т / ФПС 12 5 6 -т и г кол 574611 2 / 8 2 / 8 2 / 1 2 2 / 1 2 2 /  1 2 2 / 1 2

ОЬС 9 56 т /  ФЬС 12 S 3 »т шт кол 5746 И - / 8 - / 8 - /4 - /4 - /4 . /4
3 Балки КБ, ДБ IITT кол 589321 ICB-21 /4  шт КБ-25 /  4 шт КБ-25/4 шт КБ-30 / 4 шт КБ-30/4  шт ДБ-39 /  2 шт
4 Огполы 45° шт адьб 4 903 10 о 1 8 8 8 8 8 8

5 Ста п.ные футляоы Дн х S/m ГОСТ 820x10/ 12,7 920x11 /  12,7 1020x12/ 12,7 1220ч12/ 12.7 1220x12/ 12.7 1420x14. 12,7
6 Летошня иол!отопка Ь3 1 0 0 мм м 3 11-7 5 6 ,6 / 0 , 6 6 6,1/0,61 7,2 / 0,72 6,4 /0,64 6 , 2  /0,62 7.0 /0,7

7 Монол1пнос а  бетонное 
линии 6‘-200msi

Бетон В -15 м 3 В-15 1 . 2 1 , 1 1.3 1 . 2 1 . 2 1.3
ап оа «М 2  А * 1 1 1 кг ГОС! 5781-82 216 2 0 0 236 2 1 0 2 0 0 2 2 $

8 Монолитные бетонные стены м 3 В 15 1 , 0 1 . 2 1 . 2 1 , 2 1 , 2 1.7
9 Прнчмоч с реши кой н фильтром из шебмя ип/кг «М2 А 111 1 / 14,2 1 / 14,2 1 /14,2 1 /  14.2 1 /  N . 2 1 / 14.2
1 0 Вещным .1 ИГГ ИТС 62-91-103 1 1 1 1 1 1

И Шип н j цементного расторг и 3 М 50 0 , 2 0 . 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2

1 2 Монотипия кбобоймл / ар ра «1*12 Д-111 к 3/ кг бетон В 15/ГОСf 5781 82 2,7/133,2 3.0/ 146,5 3,4/159,8 3.6/ 177,6 4.3/ 1S6.5 4.4/204.2
13
14

Утеплительный слон персми паи 6=12 15 см м 3 / м 3 керамипобегон М-25 11,4/1,5 11.4/1.5 1 2 .6 / 1 , 6 1 2 .6 / 1 . 6 1 2 .6 /  1 .1 , 13.7/1.8
Оклеенная гидроизоляции перекрытия » 2 слоя м 3 2  ел 1 и.чроиз набит. - 20,3 20,3 2 2 , 0 2 2 , 0 2 2 . 0 24.0

15 'J .iiitu r it ia it  н  m ap t i i i t i tn a io im iii  сл ои  i i t p e K p ir n u и 3/ м 3 нем р р М-50 11.4/0,3 11,4/0,3 12,6/0,4 12.6/0,4 1 2 .6 / 0 /, 1 3 .7 /0 /
16 Обмазка стен горячим битумом та 2 рттт м 3 Ы1 50/50 10,7 10,7 П . 8 1 1 . 8 1 1 . 8 1 2 /
!7 Просмоленная пакля KI 2 0 2 0 2 0 20 2 0 2 0

П р и м е ч а н и е :

Таблицы смражают расход материалов на 
устройство пересечении каналов теплосети, 
выполняемых по чертежу лист Т24

н а г  м } Ю нусов (̂:Ф { /
WV 1139 l l im c i i k o  t - ‘ r V V /V V
пш M . im in p i i f a x
р у и р . Ф и л и п п о м . . . У 0 с ;,
неволи. llJcpuicOucM t

(
II. w ir ip . M iw B i i i p i i  h т —

C IO  1 0 5 -9 8 -Т 2 5

Расход маюрпалон на консф укцню  Gee- па,'пч лисг ЛИПОВ
канальной прокладки теп л о сет иод су- 09 1 2
щестпующнм каналом с изменением от
меток существующих тсплопроподон

моеипжпроск'
мастерская Ж»3
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блнннца
измерения

|1|ШМСЧЛШЯ
Ир ЦПУ 5)0 /710 Ир ПНУ 6)0 /800 Ир ПНУ 720/900 Ир ЦПУ 820/1000 Ир 11ИУ 920/ 1100 Ир ПНУ 1020/ 1200

Наименование Суш канал 2100*1135 Суш канал 2100x1135 Суш калтл 2100x1135 Суш кипл 2' ГОх 1135 Сущ ыии2109'1135 Суш хллтл 2 1 0 0 « 1135

Количество Количсстио Количсстио Количеств Количеств Количеств

1 Ilm niJ перекрыли ВП-25-12 шт кол 589321 5 5 5 6 6 6

2 беюнные блоки ФЬС 24 5 6  -т / ФЬС 12 5 6  т шт кол 5746 П 1 / 8 4 /8 4 /8 4 /8 4 /8 2 / 8

ФЬС 9 56 -т / ФЬС 12 5 3.-т шт кол 57461 1 2 /18 4/12 4 /12 2 /  1 2 1 2 / 2 4/12
3 балки Кб, ДБ IUT кол 589321 КБ-21 /4 и л Кб-25/4  ил КБ-25 / 4  и гт КБ-30 / 4ил КБ-30 /4шт Дб-39/2 шт
4 Отполи 45* игт пльб 4 903 10 D.I 8 8 8 8 8 8

5 Стальные футляры Дн т S/м ГОСТ 820x10/ 14 920x11/14 1020x12/ 14 1220x12/14 1220x12/14 1420x14/ 1-1 0
6 бетонная подготовка Ь ° 1 0 0 мм м2/ м 1 бетон 11-7 5 1 0 / 1 , 0 9.3/0,9 8 ,6 /0.9 1 1 ,6 /  1 . 2 11.3/1,1 10,3/1,0

7 Моиолнгнос .«.бетонное бетон 13-15 м» бетон В-15 1.9 1.7 1 . 6 2 . 2 2 . 1 1.9
лншце Й^ЗООмч ар ра Ф 1 2  Д -1 И кг ГОСТ 5781-82 165 151 N 2 194 190 172

S Монолитные бетонные стены м» бетон В*15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9 Приямок с решеткой н фильтром in  щебня игт/кг «М2 Л-Ш 1 /  14.2 1/14,2 1 / N . 2 1 / 14.2 1 / 14,2 1/14,2

Ч UcinninxTft игт 1 П С 6 И Ы 0 ) 1 1 1 1 1 1
II Шиы из цементного ряпиорй М-50 0,7 0 , 2  *4 0 . 2 0.2 0 . 2

0 , 2

1 2 Монолитная л G обойма /  ар рт Ф12 Л-Ш MJ/ 1Г б*.он 0-15 /1ОСГ 5781 82 3,3/165.2 3,7/181,7 4.2/ 198.2 4,4 /220.2 5,3/231,2 5,5 /253,3
13 Утс1мнпсиы1мй слой перекрытия S= 12-15 ем М2/ М2 керамзн гобетон М-25 16,4/2,1 16,4/2,1 16,4/2,1 19,4/2,5 19,4/2,5 19,4/2,5
N Оклеенная тлро 1поляиня перекрытия п 2 слоя •»м* 2  ел гн.чронэ на Гнл 26,0 26,0 26,0 29 29 29
15 Защитный н пырэпшша1он|Ий слои перекрытия М2/ М2 нем р-р М-50 16,4/0,5 16.4/0.5 16,4/0,5 19.4/0,53 19,1/0,58 19.4/0,58
16 Облатка стен горячим битумом за 2 раза М2 ПН 50/50 14 14 N 16.0 .....- Ю.О 16.0
17 Просмоленная пакля кг 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

X»
I10J

■
Слнннца
кзмерсиня

Прнмечшпя
Ир. МНУ 530/710 Ир ПНУ630/800 Ир 1ШУ 720/900 Пр ЦПУ 820/1000 Пр ПНУ 920/ 1 1о Ир ПИУ 1020/1200

Наименование Сущ канет 2620x1355 Суш кипи 2620x1355 Сущ камщ 2020x1355 Суш калы 2620x1)55 Суш кап и  2620x1355 С у 1 кал.и 2620x1355
Количество Количество Количество Колнчет пю Количество Количество

1 П яты  itcpcKjiiгпш ОП-28-12 НП кол 585321 6 6 6 7 7 7
2 Ьегошн. 1с блоки ФЬС 24 5 6  -т / ФЬС 12 5 6  -т ил кол 574611 1 2 / 1 0 6 /  16 6 /16 12/ 12 1 2 / 1 2 6 /  18

ФЬС 9 5 6  т /  ФЬС 12 5 3 -т ил кол 571611 -/1 4 1 2 / 8 1 2 / 8 • / 8 - / 8 12/18
3 U uikii КЬ.ДЬ игг коя 589321 КП-21 /4  ил КЬ 25/4  шт КЬ-25 /  4 шт Кб-30 / 4 шт Кб-30/4  г ДБ-39/2 шт
4 Отводы 45* UIT альб 4 903 10 п 1 8 8 8 8 8 8

5 Ст.г'п нне футляры Дн х S/м ГОС1 820x10/15 920x11/15 1020x12/ 15 1220x12/ 15 1220x12/15 1420x14/15
6 бетонная нол1 отопка h= !0 0 мм М*/ М2 13-7 5 16/1,6 15,3,/ 1,5 14,5 /  1.5 18 / 1 , 8 17,6 / 1 , 8 16,5 /1,7

п Моношпнос к бетонное бетой D-15 М2 11-15 3,0 2 . 8 2.7 3,4 3.3 3.1
лннщс 5 -200мм ар ра «М2 Л-Ш М' Ю С Г 5731-32 270 250 2)6 30) 296 278

X Mouo.iiiniiie бетонные стены м2 11-15 1.5 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5
9 Приямок с решегкой и фильтром из шебня шт/кг Ф12Д-Ш 1/14.2 1/14,2 1/14,2 1/14,2 1 /14,2 1 /  14,2

И) Ниинмчтл НП I I 1С 62-91-103 1 1 1 1 1 1
II l l l l . l l  113 цементного ртстворт Ы2 М-50 02 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
12 Монолитах ж б обойма / ар ра Ф42 Л-Ш М2/ кг бетон 13-15/1 ОСТ 5181 82 3,8 / 194,4 4,3/211,0 4,9/230,2 5,1/255,7 6,2/269,8 6,4 /294,1

13 Утемниleni.iiuil слон перекрытия 6=12 15 ем м2/ м} ксрэмиггобстон М-25 21.8/2,8 21,8/2,8 21.S /  2.8 24,4 /3,2 24.4 /  3,2 24,4 /3.2
11 Оклеенная гилронзоляцня перекрытия п 2 слоя м2 2  ел гнлронз на 6 1 л. 31.0 ..... 31,0 31.0 34,0 34.0 34,0
15 З.ншлнмй и вир.иитвакмцнй сноп перккрытия м2/ м2 нем. р р. М-50 21.8 /0.7 21,8 /0.7 21.8 /0.7 24,4 /0.7 24.4 /0.7 24,4 /0.7
16 Обмазка стен горячим битумом за 2 p m м2 M l 50/50 24 24 24 27.5 27.5 26,7
17 Просмоленная пакля кг 20 20 20 20 20 20

Примечание:

Таблицы офпжают расход материалов на 
усчроиаио пересечении каналов теплосети 
ньшолш(смых но чертежу лист Т24

НЛЧ VI Г 
314 нзч 
пш

w i 'L .
IIUI011I

и unrip

СК3105-98-Т25

Р асход  M .iiep ii.u io ii на к о н с т р у к ц и ю  (Чс  
канал ь ной  пр о кл ад ки  т е п л о с а  и под  с у 
щ ее u iy io tm iv  канал ом  с и зм е н ен и ем  от- 
м е ю к  сущ ее u iy io m u x  те п л о п р о в о д е»
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П р о д о л ь н ы й  разрез т р а с с ы  т е п л о с е т и
3\mimi слой инки р-рзМ 50&*2<ч

П о п е р е ч н ы й  р азре з тр а сс ы  т е п л о с е т и
■ г (

2 сл<и перонхш из бнцче

2Дн У in  плен» крищггобаон при KS500 нч
UupjnmuMOiniiH слои in нем р ра 6’2-4 счtyui J Илша ncpnpmiu _

/ / / /  У, у / - / / / /  7 /У / v///~7?h~7 V7 ~7/У/~7?// ".'///" 7.------

.... ПрОСЧОЛСШШ

< /» Ж

£
-И-<У*4

Г /Г »  ~Yi: Г- t '*  z 21 с Tz 'i'TlTZZZ
j  [ j  ) ; !

, *
---------1

.те.?:": .............„ ..> ч .  ....
[ксчанос j
ОСНОМНН*

2000 J j n ]_ В сущ' 500 2000

l -  <|> 1
В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т

N s Н а и м е н о в а н и е £д. изм. Кол-во П р и м еч а н и е

1 Или гы перекрытия щг юл 58532|

2

Бетонные блоки ФБС 24 5 б-Т ш г код 574611

ФБС 12 5 6-1 ш г код 574611

ФБС 9 5 б-Т ш т кол 574611

ФБС |2  5 3 -Т ТИТ код 574611

3 Балки КВ * Д Ь - ш т кол 589321

Л Стальной футляр Дн Д н  X S/ м ГОСТ
5 М онолнш ы с бет стены М* бею н В-15

6 Приямок с решеткой н фильтром на щебня ШТ / кг 1 / И ,2 012 А 111

7 Шаы in  цемент h o i о р ра м* цем р р М -5 0

8 1 ОП1ПП б и о п м» бегон 13*3 5

9 У тс п л п1сл1 нын слой нсрскр! 1 гия 6=12 15см м * / м * Керачлпобстон М 25

10 Оклеенная i ндронзоляцня и е р и р ы ш я  р 1 слоя м ‘ |11ЛрОЮ011113 6lH)MC

11 Защитный и ныранпивающиП слон перекрытия м ’ /м * / цем р р М -5 0

12 Обматка с ген юрячнм битумом та 2 раза м 1
Ь11-50/50

13 Просмоленная пакля К1 20

17
Моцошциля а. бетонная 

обойма
Бегоп 13-15 м 1 бегои 13-15
А р - ра 0 1 2  A —II I кг ГО С 1 5781- 82

Примечания
1. Порядок и требования к производству работ на пересечение проектируемой 

теплосети с сущее шующеи тсплосспло смоiрн лисi СК  ̂105-9S-T11
2. Устройства дренажа, водовыпуска нi дренажа в дренажные колодцы, 

родшщпускн Р сущееюующую дождевую канализацию смотри рабочий проект
3. размеры на мер}еже даны р мм .отметки в м
4 Если фу|ляры расположены по глубине >200мм oi днища существующего 

Канада - реконструкция его нс требуется.
5. Прокладку теплопроводов в ППУ изоляции в футлярах выполнить 

по ППЧ2-97-10
б Ведомость обьсмов работ заполняется при привязке к рабочему проекту
7. Нахождение стыка труб в ППУ изоляции на участке пересечения недопустимо

С О ГЛ А С О В А Н О

" 1  поповы в сс  пг*
филиал А О  "М О СО !(ГР
Начальник Н ГО

Зам нам службы 
технадзора

(А  В Повит ов)

К Сми| но»)

П рр. н

пш
автор ■-

нив К

нзч ч 3 Юнусов
IIIcil'IfllKO
МтЛ0Н1Н|К)1Й
Филиппом 1 у  

Пкртебневт

ЦЧ нзч
пш
рунр
ПС110ЛН

II кошр Милоши» ий

C I O  1 0 5 - 9 8 - Т 2 6

Конструкция бсск.шат ион 
прокладки I citiiocc'i н иод 
существующим каналом

т и н лист
рч 1

1/77
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1лишща 

юмереши
Иримечлпнл

Нр ИИУ 530/710 йр ИПУ630/800 Пр ПНУ 720/900 Ир ПИУ 820/ 1000 Нр ИЛУ 920/ 1! ) lip ИПУ 1020/1200
Нанченоозмкс Суш кипи 1090*715 Сущ ингл 1090x715 Суш калы 1090x715 Суш канхл 1090x715 Суш Kamil №9»! »Ч5 Сущ калы 1090x715

«О* И 1ССГВО Количество Количество Количество Количсспо Колн 1Х.СТ1Ю
1 Плиты перекрыта В шт КОД 589321 U10U3 /  3 B121J3 /  7 Ш2ВЗ / 7 ВЮВЗ / 4 1310U3 /  4 ВП 16 6 / 7
2 Ьеюнные блоки ФПС 24 $6 т / ФПС 12 3 6 т ЦП код 571611 2 / - 2 /4 2 /4 2 /4 2 /4 2 /4

ФПС 9 56 г /  ФПС 12 51 т шг код 57461 1 - /4 - / - - / - - / - - / - /4
3 Ь,здкн КЬ, ДЬ нп код 589321 К Б 2 1 /4 КЬ 25 /4 КБ 25 /4 КБ 30 /  4 КБ 30 / 4иг ДБ 39/2  шт
4 Стаж кие ф уттри Дн * Ь/м г о с т 820т|0 /8 920x11 /8 1020x12/8 1220x12/8 1220x12/8 1420x14/8
5 Монсмцгпп ге бетонные СГСПЫ М3 бетон 0 15 0.6 0.7 07 1.2 1,3 06

6 Ш пц h i цементного рзстворз ч 3 М 50 0.2 02 02 02 02 0,2
7 I ощш1 бегом м3 без он и 3 5 1 6 2.1 2.6 3,7 3,7 5,0
8 У'тсил1гтии.инй слой псрскрнтнд S- 12-15 см М3/ М 3 керзнзитобегон М 25 4,3/0,6 5 7 /0 ,7 5 ,7 /0 7 5,6/ 0,7 5.6/0,7 6,8 / 0,9
9 Оклссчнзл гнлрошолхин* перекрыт* в 2 ело* м3 2 ся гнлронз нз бит 6.9 9,2 9.2 9.8 9,8 П,1
10 3aunmiuil и выравнивающий слон перекрыт* м3/ м 3 цсм р-р М-50 ‘‘ ,3/0.13 5,7/0,17 5,7/0,17 5.6/0,17 5,6/0,17 Ш 0 . 1
И Ойммм* СКВ гопдчич ЙНТУМОМ JR 2 пм* ’ .0 I IJ W 9 _______ 3,7 ' *' ..... ......  ........ » . ..............М __________ - -  ............ _______ 4*9 _______ 3.1

•*11* 1 liiocMOJieitiirm
«ИкЧ. ЯИММЙНММ1

kf 20 20 20 20 20 20
13 Монолитна* ж б обойма /  ар рз Ф12 Д-111 м3/  гг бетон в 15/1 ОСТ 5781 82 2,3/114,6 2,6/126,0 3,0/ 137,5 3.1 /  152,7 3,7/160 4 3,8/176,4

Единица
измерении

Причечанм*
Ир ИПУ 530/710 Нр Ш1У 630/800 Пр ПИУ720/900 Нр ИПУ 820/ 1000 Пр ПНУ 920 /I f  9 Ир ИИУ 1020/1200

к»
1103 IhiiMuiooTHiic Суш кнпл 1 170x865 Суш кш и) 1470x865 Суш КЗИХ1  N70x865 Сущ хана* 1 170x865 Суш кнпл 1 Н'ч'бЗ Суш клгы N70x865

Колнчесчпо Количество Ко/шчеезпо Количество Ко П*ЧсС!!1 1 Колн IIUH'J

1 Ih in n  перекрыт* Ш1 23 12 пгг КОЛ 585321 6 7 7 S 8 9

2 Ж routine блоки ФПС 24 5 6 t  / ФПС 12 3 6 т шг код 574611 2 / - 2 / - 2 /4 2 /4 2 /4 2 /4

ФПС 9 3 6 т /  ФПС 12 5 3 г ип код 571611 - /8 • /8 - /4 /4 - /  I • /4

3 L uimi КЬ. ДЬ ип КОЯ 589321 КЬ 2 1 /4  шт КГ» 2 5 /4  шт КБ-25 / 4 шт КБ-30 / 4 шт КЬ 30 /4  г ДЬ-39 / 2 шт

4 Сталии te фх пары Дн *  Ь/м ГОСГ 820x10/8,7 920x11/8,7 1020x12/8,7 1220*12/8.7 1220x12 / ' '  7 1420x14/8,7

5 Моиолитнпе бегониме стены м3 В 15 0,3 0,6 0.1 0,1 0 49 М 4

6 Швы iij «UMcimiorv) раствора М 50 0.2 0,2 02 0.2 0.2 0,2

7
- ................ 1.Ш.. ...  . I. ■■l.— .n.. ....... .....

1 оший Get он U 3,5 2.0 2,2 3.1 4.4 4,4 5.9

8 У ки л и н .и  ItlJll СЛОЙ tUDCKOMIH* 6s 12-15 CM ’ ~мг/  м1” *-ерзшнгобегон М 25 6,2 /  0,3 7,1/0,9 7 ,1 /0  9 8.1 / 1,1 8,1 / 1,1 8.9 /  1,2

9 Okiiicimtm nt ipoiuo/utua перекрыт* n 2 ело* м 3 2 ел шлроиз на бит 9.2 10,6 10,6 120 12,0 13,4

10 Зтиипипй и иыраиннпмощиП слон перекрыли М П Ы исм р р М 50 6.2 /0,19 7,1 /0,21 7,1 /0.21 8,1 /0.24 8.1 /0.21 8.9 /0,27

И Обмикз стен горячим би гучоч за 2 p m М1 ПН 50/50 4.5 5.1 5.1 5.9 5.9 6.5

12 Просмоленная m uw кг 20 20 20 20 20 20

13 М о нол и та  а  б обойма /  ар рз Ф ! 2 A i l l М3/ КГ остом U 15/1 ОСТ 5781 82 2,7/133,2 3,6/ 146,5 3.4/159.8 3,6/177,6 4.3/180.5 4.4/204,2

Примечание;

Таблицы офажлкл расход материалов на 
уст роист ио пересечении канолой теплосети, 
выполняемых по чертежу лист Т2б

пзч м 3
314 п н

Ю нусов
Ш евченко

11Ш М ъю ои ц м ш_
ф|Ы1ПШ0ПЗ 
I I li j i lc C ik M  "г

М
исиозн

*

' к ' Т<’ г -  у -

' / / ' Л
W -

С К З 1 0 5 - 9 8 - ' !  2 7

Расход м три  шоо на хонсф укцшо бхе 
k .u i .uu  ной прокладки тсилоссзн под е) 
щ ечиую щ ич каналом

Cl I1IU «ист листов
Р '| I i

мосшшпроскт
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1103
Наименование Единица

юмереши
Примечаши

Пр ЦПУ 530/710 Пр ПДУ 630/800 Пр ППУ 720/900 Пр ППУ 820/1000 Пр ППУ 920/ 11(9 Пр ППУ 1020/1200
С)ш канат 2100x1135 Суш канал 2100x1135 Суиь канал 2100x1135 Сущ канал 2100x1135 Суш канат 211 * 113S Су-1 клн*-2110x11)5

Ко' V  ICUTO Количеств Количество Колн ,стио Ко и icc 'i о Котнчсслю
1 И ш ти перекрыли ВП 25 12 игт кол 589321 3 3 3 3 3 4
2 bctoniii ic блоки ФБС 24 5 6 т /  ФБС 12 5 6 з шт код 57 1611 2 / - А / . 4 / - 4 / - 4 /* 4 / .

ФБС 956 т /  ФБС 12 5 3 т шт кол 5746! 1 2 /1 2 4 / б ' 4 /6 4 /6 4  6 4/12
3 Балки КБ, ДЬ шт код 589321 КБ 30 /  4шт КБ 30 /4  шт КБ 30/4 шт КБ 30 /4игт КЬ 30 /4ш - ДБ 39/2 шт
4 Стальные футляры Дн х S/m ГОСТ 820x10/10 .......- . m u i / j o 1020x12/ 10 1220х 2 /1 0 1220x12/ 10 1420x14/ 10
5 Монолитные бетонные степы м3 бетон В -15 0,9 1.2 05 _________ 1,3 0.8
6 Шпы из MCMCtmtoro раствора м3 М 50 ............ 0,2 ........ 0.2 0.2 02 02 02
7 Tountfi бетон м3 бетон П 3 5 5.2 5.3 5.1 4 а 5 3 9.2
8 Утепли юньный слой перекрытия &а 12*15 см м2/  м3 ксртмзнтобстон М 25 9.1 /  1 2 9,1/1.2 _____ .9,!../.1,2 9,1 /  1 2 9 1 /1 2 12.1 /  1.6
9 ОкЛсс'Ш U пиронзоллши перекрыли и 2 слоя м2 2слпш ронз набит 12,7 12.7 ...... ........17,7................ 12.7 12,7 17
10 Запретный н пырап1жрающнй слон перекрытия м3/  м3 НИМ. РФ М*50 0,1/0,27 9,1/0,27 9,1/0,27 9,1/0,27 9,1/0,77 11,1/0,4
I I

П Т
Овммкп «он  горячим битумом зв 3 р ш  ' 1 . . м !_ .. ............1Ж 50/50 "  6 , 0 a  м  > ш. 6,0 i J — L a * . ............. 6.0 80
Просмолсннм н и ш кг 20 20 20 2n 20 20

13 Монолитная «к б обойма /  ар ра Ф12 Л*Ш м3/  гг бетон В 15 /1ОСГ 5781 82 3,3 /165,2 3,7/181,7 4,2/198,2 4.4 /  220 2 5,3/231 2 5,5/253.3

I '

н *

поз Нтимснотцис D im m in
измерения

Примечания
Пр ПИУ 530/710 Пр ППУ 630/800 Пр ППУ 720/900 Ир ППУ829, 1000 Пр 11НУ 920/1К > Пр ПИУ 1020/1200
Суш канал 2620x1355 Суш канал 2620x1355 Суш канал 2620x1355 Суш кшал 2620x1355 Суш капп 2621* П55 Суп канха 2620* 1355

Количество Количество Количество Количество Ко жчеспн' Коаичссти J
1 1Ннш перекрыли ВП 28 12 шт кол 585321 3 3 3 3 3 4
2 Ьстоннмс блоки ФБС 24 5 6 т / ФБС 12 5 6 т шт кол 574611 4 / 12 6 /4 6 /4 6 /4 6 /6 6 /6

ФЬС 9 56 т /  ФЬС 12 5 3 т шт кол 571611 2 /6 2 / - 2 / * 2 / - * / * * /6
3 Балки КЬ ДЬ игт код 589321 КБ 30 /4  игт КБ 3 0 /4  шт КЬ 30 /4  шт КЬ 30 /4  шт КГ> 30 /4  г  г ДБ 34 /2  hit
4 Сттльные футлярН Дн х S/m ГОСТ 820x10/11 920x11 /  11 1020x12/11 1220x12/ 11 1220x12/11 1420x14/11
5
6

Монол1ггные бетонные стены м 3 В 15 0.4 0.8 04 0.6 ________ М 0.2
Шии из ncMcimtoro раствора М 50 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2 02

7 Го1НнГ| бетон м3 В 3,5 5.7 5,8 56 _________5,3__________ .............. 5,7 Ю.1
8 Утепчительный слой перекрыли 6 -12  15 см м2/ K«,piM3irroGcioii М 25 10,2/1.3 10,2/1.3 10,2/1.3 10.2/1 3 10,2/1 3 13.6 /1.8
9 Охжечиам пиронзопяння перекрыли И 2 слоя м* 2 ел гидрши in  бит 13,0 130 13.0 13.0 П О Н.4
10 1 111ШТШ1Й II Й1|рТШШВТ)Ои|11Й слон перекрытия нем р )> М 50 10,2 /0.3 10,2 /0.3 10.2 /0.3 10.2 /0.3 10.2 / 0 3 13,6 /0,4
М О б м т т  стен горячим битумом за 2 ртза И 3 БН 50/50 7,5 7,5 7.5 7.5 75 0 7
12 Просмоленная 1 ПКЛЯ КТ 20 20 20 20 20 20
13 Монолитная ж б обойма /  ар рз Ф12 Л- l l l м3/  кг бетон D-15/I ОСТ 5781 82 3,8/194,4 4,3/211,0 4,9/230,2 5,1 /255,7 6,2/269,8 6,4/294,1

Примечание:

1! Таблицы отражаю! расход материалов на 
усфоисзво пересечений каналов теплосети 
выполняемых по чертежу лист Т26
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шествующим каналом

стадия лист я,«лов

Р Г 2 2

моспижпроект
...мае! спекая №3



Применяемые отводы се =30° 
пи|.б 4 903-10

Д у Д и  х  S Обозначен. М а с с а  
1 пгт(кг)

600 630 x7 т 51.104 46,2

700 720 x7 т 51.107 59,8

800 820 x9 т 51.112 97,3

900 920 \  10 т 51 116 133,6

1000 1020x11 т 51.120 177,3

1200 1220*10 Т §1,123 246,0

1400 1420x12 т 51.126 433,2
Применяемые отводы а~ 4 5 ° 

am,б 4 903-10
50 57x4 а  ° 50 с 80 0,3

80 89x4 а  0 S0 с 50 0,8

100 10S х 4 а  ° 100 е S0 1,2

150 159x6 а  ° 150 с 40 4,0

200 219x6 а  0200 с 32 7,5

250 273 х 8 а  0250 с 32 15,5

300 325 к 8 а  ° 300 с 25 22,3

400 426 x10 а  0 400 с 32 4S,6

500 530 х 7 т 51.137 48,0

600 630 x7 т 51.140 63,7

700 720 x7 т 51.149 83,3

800 820 x9 т 51.148 136,5

900 920x10 т 51.152 187,4

1000 1020x11 т 51.156 251,8

1200 1220x10 т 51.159 321,3

1400 N20x12 Т  51.163 515,5

Т а б л и ц а  з н а ч е н и й  "L "

Д у 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400

L
п р и  Ь=1.0м 1060 | IlOO | 1125 | 1186 1250 1310 1372 1500' | 1420 1622 | 1696 J 1780 1864 1844 | 2010 | 2276

L
п р и  Ь =  0 . 5 м

560 j 600 | 625 | 686 750 810 | 872 1000 | 920 1308 | 1356 | 1310 | 1362 | 1418 1526 | 3.5

р«зе наж ат  T g x tg g A y : рт кд а  и з в о ж у  m j w y j .  to n  аажжаахаг;« v w t a u M e

i  [ р и м а ш ш ш  m l  n
бетонные изделия

Марка 
и шолня д Ш В

, Плиты перекрытия 
код 585321

D10D3 1400 995 too

D12D3 1600 495 120

Ш6ВЗ 2000 495 100

ВП-16-6 1610 600 160

ВП-19-6 1910 600 160

В11-22-6 2210 600 160

ВП-25-12 2520 1200 220

ВП-28-12 2520 1200 220

ВП-31-12 3130 1200 260
ВИ-37-12 3740 1200 260

ВП-40-12 4040 1200 320

ВП-46-12 4600 1200 360

БП-55-6 5500 600 400

Щ ж м ш ш ш ы о  ж /б  И
бетонные изделия

Продолжение
Балки "КБ ” . "ДБ" 

кол 589зН
КБ-21 2500 250 400

КБ-25 2900 250 400

КБ-30 3400 250 400

ДБ-39 3900 400 500

ДБ-44 4400 400 500

Фундаментные блоки "ФБС" 
код 574611

ФБС.24.5.6-Т 23SO 500 5S0

ФБС. 12.5.6-т 1180 500 580

ФБСД 2.5.3-т 1180 500 280
ФБС.9.5.6-Т 880 500 580

U p if/4
для бе 

Д у

СНЯСМЫО Ь
сканлллно!

Д Ф

4С Ш ,ф *рЫ  
i прокладки

Вес ф уляра 
для 2 тучС(кг)

108 273x7 91, S

133 273x7 91,8

159 325х 7 109,8

219 426x7 144,7

273 530x7 206,0

325 530x7 206,0

426 бЗОх 8 245,4

530 820x10 399,6

630 920х 11 493,2

720 1020x12 596,6

820 1220x1? 715,0

920 1220x1? 715,0

1020 N20x14 970,8

Ш '1  я  3 Ю иков
П М  1ПЧ Н 1 с ш к о  С Т /
п ш _М тЛ 0Я Н иК Н Й _ _ _ '

Филиппова t ,  
Грибкова >

М Н Р_ _
НСПО'Щ_ _ _ _
11 ш и р . Маиовннкнй / ,
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