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Вводная часть

1. Настоящий выпуск содержит типовые нормы и расценки 

ДНиР/ на электромонтажные работы при реконструкции и тех

ническом перевооружении ТЭС, не охваченные действующими ШиР, 

ВНиР и ТНиР.

Типовые нормы и расценки выпуска предназначены для раз
работки нового сборника ведомственных норм В 17” Монтаж обо

рудования и трубопроводов электричерких станций и гидротехни

ческих сооружений. Выпуск 13. Реконструкция и гэхчг'яскоэ пе

ревооружение".

2. Тарификация основных работ произведена в соответствии 

с Идиным тарифно-квалификационнным справочником работ и про

фессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы, а по профессии "электросварщик"- 

по соответствующим выпускам и разделам Е7КС,

3. В сборнике приведены только нормы затрат рабочего вре

мени. Расценки рассчитываются организациями, использующими 

нормы, исходя из применяемых в этих организациях тарифных ста

вок и действующей тарифной сетки.

4. Типовые нормы и расценки выпуска могут применяться в

строительно-монтажных организациях в качестве местных и вводить

ся в действие администрацией по согласованию с профсоюзным ко

митетом. В необходимых случаях уровень типовых норм для привяз

ки их к местным производственным условиям может корректировать

ся. Величина изменения уровня типовых норм должна быть техни

чески обоснована.

5. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии 

с требованиями СНиП, правилами устройства электроустановок /11УЭ/



техническими условиями на производство и приемку строительно- 

мопт&гИси работ, а также с требованиями по.карноЦ безопасности.

6. Нормами настоящего сборника предусмотрено: 

подготовка сварочного аппарата к работе и установление

рекима сварки;

перемещение или переноска оборудования и материалов к месту 

производства работ или складирования на расстояние до 500 м ;

производство работ на высоте до 4 м от уровня пола; 

у •! ановка простейших подмостей и стремянок; 

установка и снятие механизмов, такелажных приспособлений; 

строповка и расстроповка оборудования; 

демонтаж и монтаж электротехнического о бону ротная в т и 

пу п (кпччп особо оговорвшшх случпяв).

7. Нормами настоящего выпуска не предусмотрено и оплачи

вается отдельно:

изготовление настилов и подмостей;

нсчтаж проводок к сварочным аппаратам и монтажным механиз

мам;
установка опорных конструкций для подвески такелажных при

способлений при демонтаке и перемещении; 
работа машинистов крана.

8. Предусмотренные составами звеньев электромонтажники по

вторичным цепям, электромонтажники по кабельным сетям, электро

монтажники по распределительным устройствам для краткости име

нуется "электромонтакниками", электросварщики ручной сварки- 

"электросварщиками".
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Глаза I* Демонтажные работы при реконструкции 

и техническом перевооружении ТЭС

§ 3В 17- 13—I—I. Демонтах вторичных цепей панелей 

щита управления котлом, турбиной

и сборок РГЗО

Состав работы

I. Отрезка и удаление концов кабеля в пределах панелей и сбо- 

ок РГЗС. 2. Демонтаж внутренних вторичных цепей.

Состав звена

Электромонтажники 3 раэр. - 2

Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование оборудования Измеритель H.BR. Расц. да

фт управления
котлом,

турбиной I панель 13,5 I

Сборки РТЗО I сборка 5,2 2

Примечание. Демонтированные кабели предназначены для

дальнейшего применения.
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§ ТВ I7-I3-I-2. Демонтаж контрольно-измерительных 

приборов и сигнальных аппаратов

Состав работы

Отсоединение проводов и снятие приборов.

Состав звена 

Электромонтакник 3 раэр.

Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование приборов Измеритель Н.вр. Расц. №

КиЛ 10 приборов 2,9 I

Сигнальные аппараты 10 аппаратов 1,2 2

Примечание. Демонтированные приборы предназначены 

для дальнейшего применения.

§ ТВ I7-I3-I-3. Демонтаж шкафов питания сборок РТЗО 

Указания по применение норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено: демонтаж шка

фов питания сборок РГЗО размером 1050x1900x450 мм; 

все демонтированное оборудование, за исключением металлоконст

рукции, предназначено для повторного применения.
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Нормы времени расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование 
и состав 
работ

Состав звена 
электромон
тажников

!-------------
Измеритель Н.вр. Расц. 7>

Отсоединение 
однопроволочных: 
проводов с кон
тактными коль
цами с сечением 
жил до 10 MNr 
от аппаратов

100 концов 2,3 I

Отсоединение 
жил кабеля с 
наконечниками 
на многопрово
лочных жилах р 
сечением 165 мм^

1о же 6,3 2

То же аечением 
240 мм^ 4 разр. _ п _ 7,0 3

Отсоединение и 
снятие автоматов 
типа АП I аппарат 0,11 4

Отсоединение и 
снятие предохра
нителей 10 шт. 0,25 5

ОксдЕздинение и 
рнятие клеммных 
планок; наборных 
зажимов I шкаф 0,29 6

Отсоединение от
ветвительных шин 
от сборных и 
рубильников I шина 0,1 7

Отсоединение 
сборных шин от 
соседней панели, 
от изоляторов и 
снятие их

I м одно
полосных 
шин 0,09 6



1 0 .
Продолжение

Наименование 
и состав 
работ

Состав звена 
электромон
тажников

Измеритель 11.вр. Расц. №

Отсоединение и 
снятие рубильни
ков

4 разр.

I шт. 0,21 9

Разболчивание и 
снятие изоляторов 
с опорных металло
конструкций

То же 0,1 10

Демонтаж шкафов 
питания сборок 
РТЗО:
1. Разболчивание
икафоь друг от 
друга и от метал
локонструкций.
2. Снятие шкафов с 
металлоконструкций

4 разр.- I 
3 - I

I шкаф 0,41

1
1
j
1

п

Демонтаж металло
конструкций:
I. Скалывание бе
тона в местах за
крепления металло
конструкций на по
лу. 2. Отрыв ме
таллоконструкций 
от пола

3 разр.- I 
2 - I То же 0,79

1

\

12
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§ ТВ I7-I3-I-4. Демонтаж щитов, панелеП и сборок РТЗО 

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  щ и т о в ,  п а н е л е й  и 

с б о р о к  Р Т З О

I. Скалывание бетонного фундамента у основания панелей. 2. Отсо-



II.

единение основания щитов» панелей и сборок от закладных частей 

фундамента.

П р и  о т с о е д и н е н и и  г а з о в о й  р е з к о й  

щ и т о в  у п р а в л е н и я  и к о р и д о р о в  о б е  лу

не и в а и и я

I. Отсоединение панелей и коридора обслуживания друг от дру

га и от основания. 2. Резка панелей и металлоконструкций кори

дора обслуживания на части. 3. Вырезка отверстий для подъема 

тельфером.

П р и  о т с о е д и н е н и и  г а з о в о й  р е з к о й  

п а н е л е й

I. Отсоединение болтов, соединяющих панели. 2. Вырезка

окон для установки домкратов. 3. Отсоединение панели от заклад

ных деталей.

Состав звена

Таблица I

Профессия и разрдирабочих
Наименование работ

Демонтаж Газовая
резка

Электромонтажники 5 разр. I -

3 2 -

Газорезчик 4 разр. - I
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Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование
Измеритель

Наименование работ

оборудования Демонтаж Газовая
резка

\'ЛТ
/правления

котлом
I щит

0,0 7,9 I

турбиной 9,5 н 2

!орицор с. вслушивания
шта управления кот- 
юм

I коридор
‘5,6 10,5 3

1анели 
оелепной 
защиты 
^припой,
!М, ДО

900 2 0.56 4

1200 I панель 2,2
0,/ 5

1400 _ЗА
6

борки Р130 I сборка 5,2 8,8 7

а б №

Примечание. Демонтированные циты, панели и сборки

предназначены на лом.
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§ ТВ I7-I3-I-6. Демонтач шинного моста при

двухрядном расположении шкафов 

комплектных распределительных 

устройств / КРУ / напряжением 

6 кВ

Состав работы

I. Снятие крышек с шинного моста. 2. Разболчивание и сня

тие шин и шинодержателей шинного моста. 3. Разболчивание и сня

тие короба шинного моста.

Норма времени и расценка на I шинный мост

Состав звена 
электромонтажников

И. вр. Расц.

5 разр. - I
263 - 2

Примечание. Демонтированные шинные мосты предназначены 

для дальнейшего применения.

§ ТВ I7-I3-I-6. Демонтаж ошиновки и шкафов
комплектных распределительных 
устройств / КРУ/ напрякением 

6 кВ

А. Демонтаж ошиновки и шкафов КРУ, предназначенных для даль

нейшего применения
Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  о ш и н о в к и  ш к а ф о в
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шин. -Г. Демонтаж опорных изоляторов.

П р и  д е м о н т а ж е  ш к а ф о в

I. Снятие крышек со шкафов. 2. Открепление шкафов друг 

от друга. 3. Отсоединение шкафов от пола.

П р и  о т с о е д и н е in и и г а з о в о й  р е з к о й  

Отсоединение шкафов КРУ от металлоконструкций.

1абл’дца I

Нормы времени и расценки на I шкаф

Наименование работ Состав звена И. вр. Расц. >

Демогпак
ошиновки
шкафов

шинок постоян
ного тока Электромон- 

тажники 
3 разр.- 2

0,19 I

сбооных шин 0,79 2
ответвительных
шин 0,49 3

опорных
изоляторов 0,26 4

Демонтаж шкафов Электромон
тажники 
5 разр. - Г 
3 - 2

7,4 5.

Отсоединение шкафов га
зовой резкой

Газорезчик 
4 разр. 0,67 6

Е. Демонтаж шкафов КРУ, предназначенных на лом

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  ш к а ф о в

I. Снятие верхних крьгшек со шкафов. 2. Освобождение щкафов
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от болтовых соединений между собой. 3. Демонтак дверей шкафов 

релейного щита. 4. Снятие задних стенок шкафоз»5. Скалывание 

фундамента у основания шкафов, б. Отсоединение шкафов от заклад

ных частей фундамента.

П р и  о т с о е д и н е н и и  г а з о в о й  р е з к о й  

Резка шкафов КРУ на части.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I шкаф

Наименование работ Состав звена Н. вр. Расц. №

Демонтаж шкафов Электромонтажники 
5 разр.- I 
3 - 2

4,4 Г

Резка шкафов Газорезчик 
4 разр.

4,6 2

§ ТВ I7-I3-I-7. Демонтак электрических исполни

тельных механизмов

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  э л е к т р и ч е с к и х  
и с п о л н и т е л ь н ы х  м е х а н и з м о в

I. Определение механизма, подлежащего демонтажу. 2. Провер

ка отсутствия напряжения. 3. Снятие механизма с опорной метал

локонструкции. 4. Разборка опорной металлоконструкции.

П р и  о т с о е д и н е н и и  с в а р к о й  

Отсоединение механизма от электрической сети и от регули

рующего органа электросваркой.
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Состав звена

Таблица I

Профессия и разряд 

рабочих

Наименование работ

Демонтаж Сварка

Масса исполнительного механизма,кг» до

50 200 200

Электромонтажники

5 разр. - I -

4 I 2 -

3 2 3 -
м<. — — I I -

Электросварщик

4 разр. - - I

Таблица 2

Нормы времени и расценки на I исполнительный 

механизм

Наименование работ Масса исполнительного механизма, кг

50 200

демонтаж 2.6 3,4 I

Сьарка 0,99 _ Д 2 _ 2
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Примечание. Демонтированные электрические исполнительные 

механизмы предназначены для дальнейшего при

менения.

§ ТВ I7-I3-I-6. Демонтаж стальных муфтовых вентилей 

Состав работ

il р и д е м о н т а ж е  в е н т и л е й  

I. Определение вентилей, подлежащих демонтажу совместно 

с заказчиком. 2. Определение дальнейшей пригодности вентилей и 

снятие их.

П р и  о т с о е д и н е н и и  с в а р к о й  

Отсоединение вентилей от трубопровода электросваркой.

Нормы времени и расценки на 10 вентилей

Наименование работ Состав звена
Диаметр вентилей, 

мм

20 25

Демонтаж Электромонтажник 
4 раэр.

2,8

Сварка Электросварщик 
4 раэр.

J L 5 1,9

а б
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§ ТВ Г7-13-1-9. Демонтаж стальных труб

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусмотрено:

демон так стальных водогазопроводных труб, предназначен

ных мл лом;

опускание труб кран-балкой;
разборка цементных иолов.

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  т р у б

I. Определение трубных трасс, подлежащих демонтажу, с 

разметкой трассы мелом. 2. Демонтаж труб, опорных металлокон

струкций, накладных скоб, ответвительных коробок.

П р и  о т с о е д и н е н и и  о п о р н ы х  м е т а л 

л о к о н с т р у к ц и й  с в а р к о й

Отсоединение опорных металлоконструкций.

П р и  р е з к е  т р у б  с в а р к о й  

Резка труб.

Таблица I

Прорессия и разряд рабочих Наименование работ

Демонтаж Сварка

Электромонтажник 4 разр. I -

3 I -
2 2 -
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Таблица 2
Норды времени и расценки на измерители,

указанные в таблице

Наименование работ Намеритель д иаметр труб, мм, до ■

20 25 40 50 60

Демонтаж 
труб,про-

основанию
пола

100 м

к 20,5 26,5 30 3-1,5 :

ложенных
по стенам

19,Е 21 31 33 3-3 !г

Отсоединение опорных 
металлоконструкций 10 шт. 0,35 з

Резка труб
проложен
ных по

т
основанию
пола

10 резов

0,17 O tIl 0.21 0,25 0,21 
i

1
1
]

i

]

стенам
0,25 0,2$

i

о,з:3 0^32 0,4-

а | б в Г д I

§ ТВ I7-I3-I-I0. Демонтаж стальных импульсных 

труб

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  с т а л ь н ы х  и м п у л ь с 

н ы х  т р у б

I. Определение трубной трассы, подлежащей демонтажу.

2. Отсоединение труб от приборов и запорной арматуры. 3. Сня

тие наклпшнос скоб. 4* Сиг (тип ттг'б с onopirjx коистцукпи
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>1 р и г а з о в о й  р е з к е  т р у б

Резка труб.

Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование работ Измеритель Состав
звена

Диаметр труб, 
мм, до

14 22

Демонтаж 100 м Электро-
монтажни
ки
5 разр.-1 
4 -3

12 13,5 I

Резка 10 резов Газорез

чик
4 раэр.

0,3 0,38 2

а б №

Примечание. Демонтированные трубы предназначены на лом.

5 ТВ IV—13—I—II. Демонтаж кабеля напряжением 

до 35 кВ

Состав работ

П р и  д е м о н т а ж е  к а б е л я

I. Определение кабеля, подлежащего демонтажу, совместно с



представителем заказчика. 2. Проверка отсутствия напряжения.

3. Снятие кабеля с кабельных конструкции с откреплением.

П р и  р е з к е  к а б е л я  

Резка кабеля на куски ножовкой.

Состав звена

Таблица I

Профессия и разряд 

рабочих

Наименование работ

Демонтаж кабеля 

Масса I м кабелг.кг. по

Резка
кабеля

3 9

Электромонтажники
5 раэр. I I -
3 I I I
2 2 4 -

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование работ Измери
тель

Масса 1м кабеля, кг, до

I 2 3 6 9

Демонтак 
кабеля с
откреп
лением

в двух
коайних
точках 100 м

7,4 8,7 10,5 15,5 19
I

по всей 
длине

8,5 ш 12 Ib,5 21,5

Резка кабеля 10 ре- 
зов 0,32 0,49 1,1 1.6 1.9 3

а б в Г А ъ
Примечание. Демонтированный кабель предназначен на лом.
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Глаза ГГ Монтахные работы при реконструкции

и техническом перевооружении ТЭС

§ ТЗ I7-I3-I-I2. Монтах стальных импульсных 
труб

Состав работ 

Л р и м о н т а ж е

I. Замер трассы для прокладки труб. 2. Изгибание труб. 

3. Зачистка и обезжиривание концов труб. 4. Прокладка труб 

по конструкциям с подъемом на высоту, выверкой и креплением 

хомутами. 5. Обрезка концов труб.

П р и  с в а р к е

Аргоно-дуговая сварка импульсных труб.

Нормы времени и расценки на измерители, 

указанные в таблице

Наименование
работ

Измеритель Состав звена Диаметр труб 
мм, до
14 22

Монтах 100 м труб Электромон
тажники 

5 разр.-1

3 -2

23,5 32 I

Сварка 10 стыков Электро-
сварц нк 
5 разр.

2,9 3,8 2

а б №
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§ TBI7-I3-I-I3. Установка опорных и кабельных 
конструкций, деталей крепления 
под кабельные конструкции

А. Установка опорных и кабельных конструкций, деталей 
крепления под кабельные конструкции

1аблица I

Состав звена

Профессия Установка При- Свар
и разряд 
рабочих

опорных
деталей

стальных
полос

прогонов кабельных
конструк
ций

стре
лка

ка

Электромон
тажники 
5 разр. I I I I

4 - I I I I -

3 I I 2 3 - -

Электросвар 
1дик 4 разр. - - - - I

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Наименование кон Наименование Измеритель II. вр. Расц. :г>
струкций, деталей работ

Опорные детали для Установка с
100 мустановки блоков разметкой 5.1 i

кабельных конст
рукций Пристрелка 4.5 2



Продолжение табл. 2

Наименование 
конструкций, 
дет алей

Наименование
работ

Измеритель Н.вр. Расц. JA

Статьная полоса 
4 0 мм

Установка с 
разметкой

100 м
одной
полосы

11,5 3

Пристрелка 7,9 4

Прогоны из угло
вой стали 
75 ;< 75 х 6 мм

Установка 
с разметкой 100 м 

прогонов

21,5 5

Пристеалаа ь 6

1Сабельные

конструк
ции
массой, 
кг, до

20
Установка с 
разметкой

100 м 

трассы

15
7

Пристрелка 3,8 6
Сварка 2.4 9

40
Установка с 
иаэметкой

22,5 10

Пристрелка 4,5 II

Сварка 2,6 12

Примечание. И. вр. и Расц. строк 1-2 предусмотрена

установка 40-60 шт. опорных деталей на 100 м

трассы. Каждая опорная деталь крепится двумя 

дюбелями.
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Б. Установка одиночна кабдльпкх конструк’шй 
на стонах и пото гкс

Таблица 3

Состав знача

Профессия и разряд рабочих

Элоктромонтаяшт 5 рэзр.
4
2

Элг.ктросвнрднк 4 ра?р.

Нлицпнооачнп работ
Установка

I
I
I

Снагкп Ппзотр 1 тп'г|

Таблица 4

Нормн вросши я расценки на ТОО конструкций

Масса кон
струкции 

кг, до

Кайманова н ш  
конструкций

Скоби

КроН’чтоГшы с 
крочлчниэц в 
двух точках

Установка

7 о< t ̂

Способ кр^нлон^г-

снаркпй

Стойки

Нотолочтшо
конструкции

13.5

15

19

5 6

9.G

II  5

пристрелка

5.3

6.3
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Про-кдоение табл, 4

§ THI7-I3-I-I4. Пропла“к;, км >«ля напвтгачле;*

до 25 кВ

Состав работы
X, Отметка кмбеця мерной дла м с ''правша. 2. Переноска 

к а боля вручную и нодъом на высоту. 3. Раскатка кабели по 
тоинол.о, укладка па конструкции и лотки, рихтовка и кр^пле- 

ппэ.

Таблица I

Состав звона

ЛроЬзооач и раз иод рабочих

\т* к т ремонта л и п к и 5 разр. 
3 
2

Масса I ̂  к а бв/л, 
3

I
1
2

кг, до
9

I
I
4
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Таблица 2

Норки вр?чоип it расценки нп ТОО м кг?беля

Наимановтт работ
I

Масса

2

I и КП Г 

3

тля, кг, 

G

до

9

Ппокла пкп на нояоро- 14,5 17,5 19,5 24,5 30 ткпбоди по ротах и ——* ----- - ----- - *------- j.

КОНСТРУК концах
ЦИЯМ и трассн
лотка:.? с -------— - . -

крепле по всей 17 20,5 22,5 27 37 О
нием .клина Г ̂ г  ̂"**

а 6 в г Л я

§ T B I7 - I3 - I - I5 . Монтаж отплышх труб

Соотав работ 

П р и м о и т а я е

I .  Разметка трассн прокладки труб. 2 . Протаскивание 

труб чероз проомн. 3 . Прокладка и соединенно труб мупггачи.

4 . Крэплвшю труб. 5 . Установка ответзнтолъ-.нк коробок, зп- 
ТЯГ'Л/ПН'.Ю проволоки.

П р и  с в а р к е

Приварка конструкции для прокладки тзуб и отвотвителъ- 
Ш(х коробок.



2 8

Ноо7.н hu'jmguu и расценка нм ТОО м труб

Иалмочо-
Э " ! М 0  

ра "'от

Монтая
труб

Состав звона

Злоптромонта.тликм 
5 разр.-1 
4 -2

Днамэтр т*'уб( ч:\

О

41

Сза ркм Электцоопаркуш 
4 газр .

3 ,5

25

54

40

72

50

79

14 16,5

а в

ТВ 17-13-1

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853870.htm

