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I .  ОБЩИЕ ПОЛООТИЯ

1 .1 .  Настоящими Нормами предусмотренн запасные части  к 
гидротурбинному оборудованию а гр е га то в , оснащенных турбинами 
повороти  од опаоти о т о  и ради ал ьн о-осевого  типов и к механичес
кой части ги дроген ераторов , поставляемые заводам и -и зготови тел я- 
ми совм естно с  основным изделием (турбиной, ген ератором , регуля
тором частоты  вращения, маслонапорной устан овкой —МНУ) и в х о 
дящие в объем комплектной поставки оборудования.

1 .2 .  Нормами не учтена потребн ость  в запасных частях 
гидроэлектростанций, оборудованных двухперовыми, диагональными, 
горизонтальными, ковшовыми турбинами, а также генераторами о 
водяным охлаждением обмотки и капсульными генераторами, посколь
ку сведений о надежности эт о г о  оборудования недостаточн о для 
составления норм.

После накопления сведений о надежности потребн ость в запас
ных частях  для э т о г о  оборудования будет уточнена дополнительно 
при очередном пересмотре норм.
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1 .3 . Нормы на запасные части составлены исходя из расчет
ной потребности в них гидроэлектростанций в течение первого 
пятилетнего периода, отсчет которого ведется с момента пуска 
пепвого агрегата.

При установке временных рабочих колес потребность в запас- 
пи/ частях для них определяется заказчиком по согласованию с 
заводом-изготовителем, что оговаривается в технических усло
вия:' на поставку оборудования.

1.4. Помимо потребности в запасных частях, определяемой 
данными Нормами, гидроэлектростанции планируется и учитывается 
в сметно-чТ'инаисовом расчете при проектировании дополнительный 
стоцп на запасные части из расчета 1 тыс. руб. на 10 млн. оуб. 
стоимости установленного оборудования, включающей стоимость тур
бины и механической части гидрогенератора. В счет этого фонда 
гидроэлектростанция имеет право в течение первого пятилетиего 
периода заказать дополнительный объем запасных частей; номенкла
тура и количество запасных деталей сверх поставки их в соответ
ствии с данными Нормами определяются дирекцией строящейся гидро
электростанции совместно с заводами-изготовителями на основании 
Фактической надежности установленного оборудования.

1.5. Потребность в запасных частях в дальнейшем, по исте
чении первого пятилетнего периода, определяется персоналом гидро
электростанций совместно с заводами-изготовителями на основании 
действительного уровня надежности оборудования и годовой потреб
ности в запасных частях, необходимой для нормальной работы ус
тановленного оборудования каждой конкретной ГЭС. Заказы на запас
ные части по истечении первого пятилетнего периода размещают
ся на заводах в обычном порядке в соответствии с ежегодно 
выделяемыми фондами.



2 . НОРМЫ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Наименование 
у зл о в  и деталей

Единица
измере-

Количество 
в целом на

поставляемых запасных чзсте 
ГЭС при количестве установ
ленных агрегатов

ния до 4 От 5 
до 8

От 9
ДО 12

От 13  
до 16

От 17 
до 20

Более
20

Гидротурбинное оборудовали!а

Рабочее колесо 
поворотиолопастиох

ТУОбИНЫ
Резиновые уплотняющие 
манжеты цапф лопастей

Комплект
на одно 
рабочее 
колесо

3* 4 5 6 6 г *
О

Рабочее колесо 
радиально-осевой 

турбины
Уплотнение верхнего 
и нижнего ободов 
(подвижное и непод
вижное кольцо)

То же I 2 2 2 3 3

Направляющий аппарат

Резиновый шнур Комплект 
н а одну 
турбину

0,5 I I *5 2 2,5 3

Г-талечаняе

Только для ГЭС на 
реках с высоким 
содержанием взве
шенных частиц в 
во~е; пои изготов
лении колец из 
нержавеющей стали 
уплотнение не 
поставляется

Поз установке 
поли этиле новых 
уплотнений запасные 
части ке поставля
ются

I
СП
I



Наименование 
узлов и деталей

Единица
измере
ния

Количество поставляемых запасных частей 
в целом на ГЭС при количестве установ

ленных агрегатов Примечание
До 4 От 5

до 8
От 9 
до 12

От То 
ДО 16

От 17 
до 20

Более
20

Срезной (разрывной) Комплект
палец на одну 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Для ТЭС на реках

турбину со сплавом леса
число комплектов
увеличивается в
два раза

Втулки цапф лопаток
направляющего аппарата То же I I тX 2 2 2 —

Уплотнительные
манжеты п_ 1 1 2 2 2 3 -

Пружина клапана срыва
вакуума Штуки I I I I 2 2 —

Втулки системы кине Комплект I I 2 2 2 3
ма тики на одну

турбину

Рукава высокого дав То же 0,5 0,5 ,5 I I I Для ГЭС с центра
ления лизованной смаз

кой подшипников
направляющего аппа
рата



ИрыШКР турбины 1 в оДпеначныГ. часос в ком
плекте с электрояви-

I I

гателегл

С ервом отор  н а п р а в л я в 
ш его а п п а р а т а

.Уплотнительные лсмплект 1 1
манжеты на один

сервомотор

Уплотнительные
кольца

То яе I 1

аслопшемник

бронзовые втулки Комплект 
на одну 
турОину

I I

направляющий подшип
ник турбины
Резиновый вкладыш То яе I 1

Р ел е  к о н т р о л я  струи 
воды на смазку под Штуки I I
шипника

Изоляция сегментов комплект
подшипников н а  одну

турбину I I

2 2 2 Для ГЭС, где гре
наж осуществляется 
при помощи насосоЕ

I 2 2 -

I ] 1 -

2 2 3 При установке 
горизонтальных 
агрегатов число 
комплектов увели
чивается в  д в а  
раза

2 2 2 -

2 2 2 -

I ] I —



Наименование 
узлов и детален

Единица
измере
ния

количество поставляемых запасных частей 
з целом на ГЭС при количестве установ

ленных агрегатов
Примечание

До 4 От 5
ДО 8

От 9 
до 12

От 13 
до 16

От 17 
до 20

Более
20

Комплект I I I I 2 2
на один
регулятор

То же I ; I I I 2 2 -

п I I I 2 2 2

I I I 2 2 2 -

п _ I I I 2 2 2 -

Штуки I I I 2 2 2 -
п I I I 2 2 2 -

_  и _ I I 2 3 4 4

Регуляторчастоты вра- 
ления (ЭГР и ЭГГК)
Исполнитель в сборе

Катушка исполнителя
Комплект золотников 
(тело и букса), в том 
числе вспомогательный 
сервомотор главного 
золотника
Букса и игла побуди
тельного золотника
Сдвоенный фильтр в 
сборе
Канат 0,66-Н-В длиной 
25 м (ГОСТ 3062-55)
Электродвигатель пос
тоянного тока (25 Вт, 
500 об/мин. 220 В)

опереключатель 
с роликом

I
00

I



Электротахометр-вольт- 
метр постоянного тока 
на 50 В со шкалой по 
специальному заказу

Электродвигатель РД-09 
(127 В, Ю В, L =I:670)j
Балансный прибор-минро- 
амперыето постоянного | «
тока на 250 мкА с дву
сторонней шкалой (по 
специальному заказу)

Осветительная лампа

Микропереключатель 
МП 1105, исполнение 
2(МРТУ 16-526.008-65)

Микропереключатель 
МП П 07 исполнение 
2(МПТУ 526.008-65)

Электромагнит МП-101,
220 В. 405S, ПВ ГТД 
953.004.4

Манжеты, сетка фильтра Комплект 
на один

Сигнальная лампа

регулятор 

Штуки

Уплотнение вала турбины 
Запасной запорный |

I I

I I

I I

I I

т I

I I

I I

I I

р
I I

4 6
шланг

2 О£ 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

3 4 4

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

со 8 8

I
<0
I



Наименование 
узлов и деталей

Единице
измене-

Количество поставляемое запасных частей 
в  целом на ГЭС п р и  количестве установ

ленных агрегатов
Примечание

НИН ДО 4 От 5 
Д О  8

От 9 
до 12

от : з  
до 16

От 17 
до 20

Белее
20

Резиновое кольцо Комплект
на одну 
турбину

О 7 S 8 Ь

даслонапошая установ
ка _ . -

Насос МВН в комплекте 
с электродвигателем 
при установке двух 
насосов

Комплект
ка одну 
Ш

I I I I 2 Г'
С —

То же п р и  установке 
трех насосов:
основной насос в
комплекте с электро
двигателей

То же I I I I 2 2 —

вспомогательный насос 
в комплекте с электро 
двигателем

tt 1 I I I 2 2 —

Резиновые кольца к
мтфте

п I I I 2 2 3 —

Пруяи-т к клапанам 
1 обратному, предохра
нительному, перепуск
ному) I

п

1

1 I 2 2 3 3 —



Лекгжный насос в 
комплекте с электро
двигателем

_ _ п _ I I I 2 2 2

Реле давления Штуки I I I I I I

Электрические выключа
тели каждого типа

_  п  — I I I I I I

Стеклянные трубки 
указателя уровня

_  г» _ 2 А 4 6 6 8

Уплотнительные рези
новые кольца

Комплект 
на одну
Ш

I I I I I т

Механическая часть гидрогенератора
Госггстая система
Тормозные йпикдаюнные 
ТОЛОЯКИ!

пои оаботе ГХ в Комплект
базисной части гра- на один
фика нагрузки агрегат
при работе ГХ  в 
пиковой части гоа- 
фика нагрузки (при 
числе гг с̂ков агре
гата, превышающем 
300 за год)

То же

Уплотнительные манж ты - и-

Релгрт^пттнй клапан 
(иди клапан то точе
ния) в сборе

I I 2 2 3 3

2 3 4 5 6 6

0,2Е! 0,5 I 1,25 1.5 1.5

т I 2 2 3 3

I

I



Наименование 
узлов и деталей

Единица
измере
ния

Аоличество поставляемых запасных частей 
в целом на ГЭС при количестве установ

ленных а гр е га то в
Примечание

До 4 От 5 
д о  8

От 9  
д о  12

От 13 
до 16

От 17 
до 20

jd елее
20

Система охлаждения 
генератора

Воздухоохладитель Штуки -г I 2 £* 3 3

Направляющие ио.гнш- 
ники ген ератора

Изоляция сегментов 
подшипников

Комплект 
на опия 
генератор

I
)

I 2 2 3 3 —

Охладитель нижнего 
генераторного подшип
ника

Штуки I I I Т
-L

т
+ —

Охладитель верхнего 
генераторного подшип
ника

I I I 1 т т*
I —

С^шенты верхнего 
генераторного подшип
ника

Комплекс 
на один 
генера
тор

г 0 ,5 0 ,5 I 1

Сегменты нижнего 
ген ер а тор н ого  подшип-

То же 0 ,5 0 ,5 т
J I т I —

ника



Подпятник
Сешенты подпятника: 

с удельными наг
рузками доЭД ХГС/СМ*

с удельными наг
рузками выше
40 КГС/СМ*

Вкладыши осогных 
болтов
Охладитель подпятника
Тердосигнализ атор для 
подпятника и подшип
ников генератора

Термометр сопротивле
ния для подпятника и 
подшипников генератора
. ________________I

I I I 2 2 С —

т 2 3 3 4 4 —

_ п_ 0,5 I 1,5 2 2,5 3 —

Штуки I I 2 2 3 3 -г-т,-

Комплект 
на один 
генера
тор

0,5 I I 2 2 2

То же 0,5 I тX 2 2 2 —

I
со
I

*При количестве агрегатов меньше четырех поставка запасных частей 
производится по количеству агрегатов.
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