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1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
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Т а б л и ц  а 1

Наименование ленты Марка На ыачение

Лента асбестовая 
электроизоляционная

ЛАЭ-1 Электроизоляция проводов, кабе
лей, элементов электрически* машин, 
защита катушек электрических ма
шин от механических и тепловых по
вреждений и в качестве полупрово- 
дящих покрытий высоковольтных об
моток, работающих до 400°С

Лента асболавсапо- 
вая электроизоляцион
ная

ЛАЛЭ-1 Полупроводящее покрытие высоко
вольтных обмоток турбо- и гидро
генераторов и крупных машин пере
менного тока высокого напряжения, 
работающих до 200°С

Лента асбестовая 
теплоизоляционная

ЛАТ Теплоизоляция трубопроводов, ка
бельных стволов и других элемен
тов приборов и машин, работающих 
до 400° С

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н  и я ленты марки 
ЛАЭ-1 толщ иной 0,4 мм и шириной 20 мм:

Лента ЛАЭ-1 0,4X20 ГОСТ 14256—78
То ж е, для ленты, изготовленной для тропического клим ата: 

Лента ЛАЭ-1 Т 0 ,4x20  ГОСТ 14256—78
1.2. Разм еры  ленты долж ны  соответствовать указанны м  в 

табл. 2.
1.3. Л енты  следует вы пускать рулонами.
Д лина ленты в рулоне для  марки ЛАЛЭ-1 долж на быть

ЗО^о;! м, для остальны х м арок — SOio.l м.
Д л я  лент м арки ЛАЛЭ-1 допускается не более двух отрез

ков, каж ды й длиной не менее 3 м, для остальных м арок — не 
более пяти отрезков, каж ды й длиной не менее 2,5 м.

По соглаш ению  с потребителем допускается поставлять ленты 
длиной менее 3 м и в рулонах большей длины.
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Мар«.а Код ОКП
Толщина, мм Ширина, мм

Количество 
нитей по ос
нове на ши
рину ленты

1 1о\лш Пред.
откл. Ночи я Пред.

откл. Но мин. Пред.
откл.

ЛАЭ-1 25 7431 0102 
25 7431 0105 0,40

± 0 ,0 5

20
25

± 2
— 1

23 
2 7  t

±2
25 7431 0103 
25 7431 0106 
25 7431 0109

0,50
20
25
30

23 :
27
33

ЛАЛЭ-1 25 74310504 
25 7431 0507 
25 7431 0511

0,35 ± 0 ,0 5
25
30
35

± 1
27
33
3/

±2

ЛАТ 25 7432 0703 
25 7432 0706 
25 7432 0709

0,50 ± 0 ,10 20
25
30 ± 2

23
27

! о vjJ ±2

25 7432 0716 0,50 ± 0 ,0 5 175 123 ,

1.1— 1.3. (И змененная редакция, Изм. №  1, 2 ).
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Т а б л и ц а  2

Количество 
нитей по утку 

на 100 мм 
ленты

Разрывная 
нагрузка 
по основе 

на ширину 
ленты, Н 
(кгс), не 

менее

Массовая 
доля вла

ги, %, 
не более

Потери мас
совой доли 

вещества 
при прока

ливании. V  
не болееНомин Пред

откл.

4

60 -ь2

100 (10) 
120 (12)

3 34
100 (10) 
140 (14) 
160 (16)

65 -ь2
110 (11) 
150 (15)
170 (17)

3 36

1

6С
± 2

П о  (11,5) 
145 (14 ,5) 
160 (16) 3

1

34

70
Не опре

деляется

Электричес Масса 1 чкое сопро длины, г,тивление еди не болееницы плогцлдп 
Ом {спразо^на t)

Ю7—1,5X10*

------------------------ -

12
14

12 
11 
16

10
107-  1,5 10ч 12

Т4

12
Пс опре 1 1
деляется 16

81
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2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ленты следует изготовлять в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверж
денному в установленном порядке.

2.2. Ленты должны выпускаться с цветной хлопчатобумажной 
нитью в середине и по краям.

2.3. На лентах не должно быть загрязнений и масляных пя
тен. Допускаются точечные бурые пятна окрашенного асбеста.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Ленты не должны содержать металлических включений.
2.5. На лентах не допускаются нарушения кромок лент и пет

ли размером более 1,5 мм.
2.6. Количество близн, недосек и забоин не должно превышать 

указанных в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Наименование пороков

Количество пороков для марок

ЛАЭ-1, ЛАЛЭ-1. ЛАТ 
(кроме ширины 175 мм) ЛАТ (шириной 175 мм)

Близпы в одну и две нити
длиной fie более 15 мм на 1 м
длины о л-1

Недосеки и забоины в две
и три нити па 1 м длины 3 2

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7. По физико-механическим показателям лента должна соот

ветствовать нормам, указанным в табл. 2.
2.8. Ленты марки ЛАЛЭ-1 допускается применять в условиях 

тропического климата. Ленты остальных марок для условий тро
пического климата должны быть изготовлены с применением лав
сана вместо хлопка при соблюдении остальных требований нас
тоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.9. (Исключен, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Ленты принимают партиями. Партией считают ленту од
ной марки и одного размера длиной не более 10000 м, оформлен
ную одним документом о качестве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и (или) его товар
ный знак;

наименование и марку ленты;
размеры (ширину и толщину),
номер партии;
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дату изготовления; 
количество мест; 
общую длину;
результаты испытаний партии или подтверждение о соответ

ствии лент требованиям настоящего стандарта; 
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.2. Для контроля качества ленты проверяют: 
загрязнения, масляные пятна, металлические включения, на

рушения кромок, петли — 100%;
близны, недосеки, забоины — три рулона от партии; 
размеры и физико-механические показатели — три рулона от 

партии.
(Измененная редакция, Изм. № 2)*
3.3. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний хотя бы по одному показателю по нему проводят повтор
ные испытания на удвоенной выборке ленты, взятой от той же 
партии. Результаты повторных испытаний распространяются на 
всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для определения физико-механических показателей от 
каждого отобранного рулона отрезают 1,5 м ленты. От каждого 
отобранного отрезка отрезают по три образца для каждого вида 
испытаний и один образец для испытаний по п. 4.7.

Отобранные образцы лент не должны иметь пороков, указан
ных в табл. 3.

4.2. Загрязнения, масляные пятна, металлические включения 
определяют визуально.

Размеры нарушения кромок, петель и близи измеряют штан
генциркулем с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 166—89 или изме
рительной металлической линейкой по ГОСТ 427—75.

4 3. Толщину ленты измеряют с погрешностью нс более 0,01 мм 
в пяти местах каждого отобранного рулона на расстоянии не ме
нее 1 м толщиномером с измерительном поверхностью диаметром 
16 мм и измерительным усилием 19—21 Н.

За результат принимают среднее арифметическое результа
тов пяти измерений по каждому рулону, округленное до второго 
десятичного знака. За результат испытания партии принимают 
среднее арифметическое результатов испытаний всех отобранных 
рулонов.

4.4. Ширину ленты измеряют с погрешностью не более 1 мм 
в пяти местах каждого отобранного рулона на расстоянии не ме
нее 1 м измерительной линейкой по ГОСТ 427—75, при этом лен
ту укладывают на ровную поверхность без растягивания.

За результат принимают среднее арифметическое результатов 
пяти измерений по каждому рулону, округленное до целого числа.
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За результат испытания партии принимают среднее арифметичес
кое результатов испытании всех отобранных рулонов.

4.5. Количество нитей по основе и утку определяют на отрез
ках подсчетом основных нитей по всей ширине ленты, уточных 
нитей на длине (100±1) мм ленты.

За количество нитей ленты принимают среднее арифметичес
кое всех определений по основе и утку отдельно, округленное до 
целого числа.

4.6. Для определения разрывной нагрузки от каждого отрезка, 
отобранного по п. 4.1, отрезают образцы длиной не менее 160 мм.

Разрывную нагрузку гго основе ленты определяют на разрыв
ной машине типа РМ-30 или РТ-25о при расстоянии между зажи
мами 100 мм и скорости подвижного зажима 150 мм/мин. Об
разец должен быть заправлен в зажимы без перекоса.

При разрыве образца ленты у зажимов испытание повторяют.
За результат испытания одного рулона принимают среднее 

.арифметическое результатов пспытдллл тред образцов, олр) гнев
ное до целого числа, при этом минимальная разрывная нагрузка 
отдельного образца не должна быуь меньше 80% значения, ука
занного в табл. 2.

За результат испытания партии принимают минимальное зна
чение результатов испытания всех рулонов.

4.1—4.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4.7. Массовую долю влаги и потерн массовой доли вещества 

при прокаливании определяют по ГОСТ 22030—76, для чего от 
каждого образца, отобранного по п. 4.1, отрезают образцы мас
сой 3—о г.

(Измененная редакция, Изм. № \ ).
4.8. Для определения электрического сопротивления от каждо

го отрезка, отобранного по п. 4.1, отрезают образцы длиной 
(200±2) мм.

Электрическое сопротивление единицы площади ( р Пл ) электро
изоляционной ленты определяют с погрешностью не более 3% на 
приборе типа УГЭ-2 или УГЭ-2М, схемы которых приведены в ре- 
коменд} емем приложении (черт. 1, 2), при напряженности элек
трического поля по длине лепты 1000 В/см, температуре (20±  
± 5 )Х  и относительной влажности воздуха не более 30%.

Перед испытанием ленты просушивают при температуре 
(130±5)°С не менее 3 ч, подвесив их за один конец в держателях 
так, чтобы обе поверхности подвергались воздействию сухого воз
духа, затем охлаждают в гигротермостате до температуры 
(20± 5)СС и помещают в электродное устройство (см. черт. 3 ре
комендуемого приложения).

Испытуемый образец укладывают на нижние электроды, рас
прямляют и устанавливают на него верхние электроды.
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Вращая рукоятку мегомметра в течение 10—30 с, определяют 
наименьшее значение электрического сопротивления образца R.

Электрическое сопротивление единицы площади ленты (р™) 
в омах вычисляют по формуле

D Ь0пл=/<— — ’

где R — электрическое сопротивление образца, Ом; 
b — ширина образца, мм;
I — расстояние между электродами, мм.

За результат испытания одного рулона принимают среднее 
арифметическое результатов испытаний трех образцов.

За результат испытания партии принимают среднее арифмети
ческое результатов испытаний рулонов.

(Измененная редакция, Изм. Аз 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждое грузовое место прикрепляют ярлык, маркиро
ванный в соответствии с ГОСТ 14192—77, с указанием следую
щих данных:

наименования предприятия-изготовителя и (или) и его товар
ного знака;

наименования и марки ленты;
размеров (ширины и толщины);
номера партии;
даты изготовления;
общей длины;
обозначения настоящего стандарта;
буквы Т для лент в тропическом исполнении,
5.2. Ленту марки ЛАТ шириной 175 мм наматывают в рулоны 

и перевязывают вдоль основы шпагатом по ГОСТ 17308—88 или 
шпагатом из химических волокон по НТД.

Ленты остальных марок наматывают в рулоны, конец ленты 
приклеивают резиновым клеем по ГОСТ 2199—78. Рулоны свя
зывают по 10 шт. в пачки.

Рулоны и пачки упаковывают в ящики по ГОСТ 16536—90, 
ГОСТ 18573—86, ГОСТ 15841—88, мешки по ГОСТ 18225—72 
или ткань по ГОСТ 7183—72, ГОСТ 19298—73. Ленты, постав
ляемые на экспорт и в тропическом исполнении, упаковывают в 
деревянные ящики по ГОСТ 24634—81.

Масса брутто одного грузового места не должна быть более 
80 кг.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм, № 2).
5.3. Упакованные ленты допускается формировать в транс

портные пакеты по ГОСТ 21929—76 с применением плоских под-
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доноз по ГОСТ 9Ь57—87, ГОСТ 9078—84 и стальной ленты по 
ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81.

Пакеты на плоских поддонах формируют по ГОСТ 26663—85.
Ленты, предназначенные для районов Крайнего Севера и труд

нодоступных районов, упаковывают в соответствии с ГОСТ 
15846—79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2)
5.4. Ленты транспортируют транспортом всех видов в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.5. Ленты должны храниться в упакованном виде в закрытых 

помещениях.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие всех вы
пускаемых лент требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условии хранения и транспортирования.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2, Гарантийный срок хранения ленты марки ЛАЛЭ-1 — 

10 лет, лент остальных марок — 3 года со дня изготовления.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

СХЕМЫ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Прибор типа УГЭ-2 состоит из гигростатируемой измерительной камеры, 
электродного устройства, помещенного в измерительную камеру, и мегомметра 
типа МС-05 или типа М -4100/1—5 с рабочим напряжением 2500 В.

Схема прибора УГЭ-2

/ 2 3

/—гидростатируемая измерительная камера; 2—электродное 
устройство; 3 — уаройство  для осушки (стабилизации вл аж 
ности) воздуха; 4—мегомметр; 5—проходные изоляторы; 6—  

электроды (4 шт.), соединенные попарно (верхний с ниж
ним) гибкими проводами в две группы, подключаемые к 
мегомметру, 7—образец ленты, помещенный в электродное 
устройство; 8~окна с укрепленными резиновыми перчатка
ми для выполнения работ в измерительной камере без на

рушения ее герметичности

Черт. 1



Схема прибора УГЭ-2М

/ 2 3

х г ~ п Т/Г

/ -гигросчагирусмая измерительная камера; 2^-электродное устрой
ство; Л—устройство для осу р ж и  (стабилизации влажности) возду
ха, 4—мегомметр; 5—проходные изоляторы (клеммные); 6—электро
ды, соединенные попарно (верхний с нижним) гибкими проводами 
н две группы, подключаемые к мегомметру 7—образец ленты, по 
мощенный в электродное устройство: 8—окна с укрепленными ре
зиновыми перчатками для выполнения работ в измерительной ка
мере брз нарушения се герметичности; 9—змеевик-охладитель; 10— 

автоматический агрегат; И —стол

Черт. 2

1 -образец  ленты; 5—электроды; Л—изолирующие пластины 
(фтороиласт-4 или оргстекло); 4 -основание устройства; 5— 
зажим образца; б—пружина зажима; 7—втулка из фторо
пласта-4, 8—опора втулки; 9—рукоятка для подъема заж и
ма 5 при закладке и снятии образцов; 10—стержни; 11— 
пластина с отверстиями для стержней; 12—деталь для к ре 
и лени я изолирующей пластины 3 с верхними электродам)! 
к пластине / / ;  13—гибкий провод, соединяющий верхний 
электрод с нижним; /4—провода, соединяющие группы эдед- 

{родов с мегомметром /5

Перт. Г»

. 11 
ГО

С
Т 14256—

78
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К образцу леи гы 1 электроды 2 прижимаются давлением не менее 2 Н/см2 
{200 гс/см2), которое создается массой верхней съемной части электродного 
устройства, состоящего из пластины 11, детали 12, верхней изолирующей пла
стины 3 и верхних электродов 2.

Электроды 2, нижиие и верхние, укрепляют строго напротив друг друга на 
изолирующих пластинах 3 на расстоянии /= (25±0,2) мм; электроды изготовля
ют из стали I2X18H9T по ГОСТ 5632—72 в части плоскопараллельных пластин 
с рабочей поверхностью длиной 40 мм и шириной 15 мм, толщина электродов 
5 мм.

Электросопротивление изоляции и измерительной цепи -без образца должно 
быть не менее 1010 Ом (проверяют мегомметром).

Относительную влажность воздуха в измерительной камере определяют 
волосяным гигрометром.

{Измененная редакция, Изм. № 1).
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В е л и ч и н а

Е д ч н м и а

Н а и м е н о в а н и е
О б о з н а ч е н *  ■

м е ж д у н а р о д н о е р у с с к о е

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИ11Ы СИ

Длина метр m М

М асса килограмм к ьГ КГ

Время секунда S с

Сила электрического тока ампер А А

Термодинамическая температура кельвин К К

Количество вещества моль 1 m o l моль

Сила света кандела ;! ^ кд

ДОПОЛНИТЕ] ПЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Плоский угол 1 радиан 1 тай
Телесный угол стерадиан sr с р
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Величина
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ма“ллсп'-,оа
ние междуна

родное русское
лапмктельные 
единицы СИ

Частота герц H z Гц с - 1

Сила Н Ь Ю ТО Н N н М'КГ'С_:

Давление г,аскаль Ра Па М""1 • кг- С-*
Энергия джоуль J Д ж М - - К Г - С - 2

М ощ ность ватт W Вт М~-  К Г - С ” 3
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П оток магнитной индукции Вебер \\ъ Вб м 2 ■ к г ■ c_J А ~ ’

М агнитная индукция тесла т Тл к г -с -2 ■ А “ 1
Индуктивность генри н Гн / л 7 - кг с -2 • А -3
Световой поток дюмен 1ш лм кд ср
Освещенность люкс 1х ПК м ~ : • КД • ср
Активность радионуклида беккерель B q Бк С“ '
Поглощенная доза ионизирую  грэй Gy ГР м 2 • с “ г

щего излучения 
Эквивалентная доза излучения ^ивеот Sv Зв
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