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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

Классификация. Маркировка

Air filters. Classification. Marking

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фильтры очистки воздуха (далее — фильтры), уста- 
навливаемые в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления зданий и соору
жений. а также в других системах и устройствах подготовки воздуха.

Стандарт устанавливает классификацию фильтров, исходя из обеспечения чистоты воздуха от 
аэрозольных частиц, маркировку фильтров.

Стандарт может быть использован при сертификации фильтров очистки воздуха.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 50766—95 Помещения чистые. Классификация. Методы аттестации. Основные требо

вания

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Фильтр очистки воздуха; фильтр воздушный — устройство, в котором с помощью фильт

рующего материала или иным способом осуществляется отделение аэрозольных частиц от фильт
руемою воздуха.

3.2 Фильтрующий материал для воздушных фильтров — материал, предназначенный для 
улавливания аэрозольных частиц из воздуха.

3.3 Частица -  по ГОСТ Р 50766.
3.4 Размер частицы — по ГОСТ Р 50766.
3.5 Счетная концентрация частиц — по ГОСТ Р 50766.
3.6 Массовая концентрация частиц — масса аэрозольных частиц в единице объема воздуха.
3.7 Класс фильтра — характеристика эффективности фильтра, выраженная условным обозна

чением.
3.8 Коэффициент проскока (Р, %); проницаемость — характеристика фильтра или фильтрую

щего материала, равная процентному отношению концентрации частиц после фильтра .'V,, к кон
центрации частиц до фильтра Nt :

N
P = 100.

Издание официальное
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3.9 Эффективность (Е, %) — характеристика фильтра или фильтрующего материала, равная 
процентному отношению разности концентрации частиц до Л'., и после фильтра Л'„ к концентрации 
частиц до фильтра Na :

Е - х 100.

3.10 Размер наиболее проникающих частиц — размер частиц, соответствующий минимальной 
эффективности фильтрующего материала.

3.11 Производительность фильтра; расход воздуха — объем воздуха в единицу времени, прохо
дящего через фильтр.

3.12 Номинальная производительность фильтра; номинальный расход воздуха — производи
тельность фильтра, при которой его характеристики определяются изготовителем (поставщиком).

3.13 Аэродинамическое сопротивление; перепад давления на фильтре — разность полных 
даатений до и после фильтра при определенной производительности фильтра.

3.14 Начальное аэродинамическое сопротивление фильтра — аэродинамическое сопротивление 
незагрязненного фильтра при номинальной производительности.

3.15 Конечное аэродинамическое сопротназенне фильтра — аэродинамическое сопротивление 
фильтра, при котором он подлежит замене или регенерации.

3.16 Пылеемкость фильтра — масса пыли, уловленной фильтром и накопившейся в нем при 
достижении значения конечного аэродинамического сопротивления.

4 Классификация фильтров

4.1 Фильтры классифицируют по назначению и эффективности на;
фильтры общего назначения — фильтры грубой очистки и фильтры тонкой очистки; 
фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха, в том числе для чистых 

помещений, — фильтры высокой эффективности и фильтры сверхвысокой эффективности.
4.2 Обозначения классов фильтров указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Группа фильтров Класс фильтра

GI
Фильтры G2

грубой очистки G3
G4

F5

Филыры F6
F7тонкой очистки F8
F9

НЮ

Фильтры НИ 
Н 12высокой эффективности Н13
Н 14

Фильтры U15
U16сверхвысокой эффективности U 17

П р и м е ч а н и я
1 Фильтры общего назначения применяют и любых системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
2 Фильтры высокой и сверхвысокой эффективности обеспечивают выполнение специальных требований

к чистоте воздуха, в том числе в чистых помещениях.
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4.3 Классификация фильтров общего назначения приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Группа
фмлыроп

Класс
фильтра

Средняя эффскпшность. %

£

Фильтры
грубой

очистки

G1 £ < 6 5

G2 65 s  Ес < 80 —

G3 80 5 Ес < 90 —

G4 90 ± Е —

Фильтры
тонкой

очистки

F5 — 40 s  £ , < 60

F6 — 60 s  £ , < 80

F7 — 80 £ £ , < 90

F8 90 £ £  < 95

F9 - 95 s £ ,

О б о з н а ч е н и я :
£0 — эффективность, определяемая по синтетической пыли весовым методом (по разности массовой 

концентрации чаепш до и после фильтра);
Ел — эффективность, определяемая по атмосферной пыли.

Допускается применение других методов определения эффективности фильтров, даюших ре
зультаты, адекватные таблице 2.

Сопоставление методов оценки эффективности фильтров общего назначения приведено в 
приложении Б.

4.4 Классификация фильтров, обеспечивающих специальные требования к чистоте воздуха, в 
том числе чистых помещений, приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Группа
фильтра

Класс
фнлыра

И и тс 1 рал ы| ос значение Локальное значение

;ффскшнмосгн, % коэффициента 
проскока. % эффективное!!!, % коэффициента 

проскока, %

Фильтры
высокой

эффективности

НЮ 85 15 — —

НИ 95 5 — —

Н12 99,5 0,5 97,5 2,5

И 13 99,95 0,05 99.75 0,25

Н 14 99,995 0,005 99.975 0.025

Фильтры
сверхвысокой

эффективности

U 15 99,9995 0.0005 99.9975 0,0025

UI6 99.99995 0.00005 99.99975 0.00025

UI7 99.999995 0.000005 99.9999 0.0001

Эффективность или коэффициент проскока фильтров определяются по счетной концентрации 
наиболее проникающих частиц до и после фильтра. Значение эффективности фильтра, полученное 
другими методами, кроме метода оценки по размеру наиболее проникающих частиц, не может
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служить для целей классификации фильтров по данному стандарту. Интегральные значения эффек
тивности и коэффициента проскока характеризуются усредненными значениями соответствующих 
показателей по всей рабочей поверхности фильтра. Локальное значение характеризуется значением 
показателя в данной точке фильтра.

5 Основные требования

5.1 О б щ и е  т р е б о в а н и я
5.1.1 Конструкция фильтров должна обеспечивать удобство при монтаже, а также возможность 

демонтажа фильтров при их замене.
5.1.2 Конструкция фильтров должна обеспечивать их надежную герметизацию в установочных 

рамах вентиляционных систем и исключать возможность протечек воздуха между корпусом фильтра 
и установочными рамами.

5.2 М а т е р и а л ы
5.2.1 Фильтры, а также элементы конструкции крепления фильтров должны быть изготовлены 

из материалов, способных противостоять обычным атмосферным условиям в отношении темпера
туры, влажности, коррозионной стойкости.

5.2.2 Конструкция фильтра должна выдерживать механические нагрузки и другие виды нагру
зок. которые могут воздействовать на фильтр в процессе его эксплуатации.

5.2.3 Все материалы, в том числе и фильтрующий материал, при прохождении через них 
воздушного потока не должны выделять пыли, волокон или каких-либо других веществ, оказываю
щих вредное воздействие на человека или технологические процессы и оборудование, находящиеся 
в помещении, в которое подается воздух.

5.3 А э р о д и н а м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е
5.3.1 Начсыьное аэродинамическое сопротивление
Начальное аэродинамическое сопротивление фильтра определяют при номинальной произво

дительности фильтров. Дополнительно следует определять аэродинамическую характеристику 
фильтра, которая представляет собой график зависимости аэродинамического сопротивления неза
грязненного фильтра от его производительности при значениях, равных 50; 75; 100 и 125% номи
нальной производительности. Начальное аэродинамическое сопротивление фильтра указывают в 
технической документации.

5.3.2 Конечное аэродинамическое сопротивление
Конечное аэродинамическое сопротивление фильтра определяет изготовитель. Рекомендуются 

следующие значения конечного аэродинамического сопротивления:
250 Па — для фильтров грубой очистки;
450 Па — для фильтров тонкой очистки;
600 Па — для фильтров высокой и сверхвысокой эффективности.
5.4 Э ф ф е к т и в к о с т ь ф и л ь т р о в
Определение эффективности фильтров следует проводить при номинальной производитель

ности.
5.5 М е т о д ы и с п ы т а н и й  ф и л ь т р о в
Испытания фильтров проводят с помощью методов, позволяющих адекватно оценить их 

эффективность и другие характеристики. Фильтры должны проходить испытания при номинальной 
производительности, устанавливаемой изготовителем фильтров. Перед установкой фильтров высо
кой и сверхвысокой эффективности на месте эксплуатации должна проверяться их целостность.

5.6 В случае необходимости по соглашению между заказчиком и поставщиком может предус
матриваться требование о стерилизуемое™ фильтров.

6 Маркировка

6.1 Маркировка фильтра должна быть нанесена на наружную сторону корпуса фильтра и 
упаковочную коробку.

6.2 Маркировка фильтров общего назначения должна содержать:
- наименование фильтра, его тип или условное обозначение:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя (товарный знак), наименование страны;
- серийный номер фильтра:

4
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- дату выпуска;
- тип или условное обозначение фильтра;
- класс фильтра по настоящему стандарту;
- направление потока воздуха.
6.3 Маркировка фильтров, обеспечивающих специальные требования к чистоте воздуха, в том 

числе чистых помещений, должна содержать:
- наименование фильтра, его тип или условное обозначение;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя (товарный знак), наименование страны;
- серийный номер фильтра;
- дату выпуска;
- класс фильтра по настоящему стандарту;
- значение размера наиболее проникающих частиц;
- эффективность при номинальной производительности для наиболее проникающих частиц;
- номинальную производительность:
- аэродинамическое сопротивление, Па. при номинальной производительности;
- направление потока воздуха.
6.4 Изготовитель может дополнять указанную информацию о фильтрах, например, данными о 

его пылеемкости. требованиями к стерилизации и прочее.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

Типоразмеры фильтров

А.1 Рекомендуемые габаритные типоразмеры фильтров обшего назначения:
- ширина — 287; 305; 490; 500: 592; 600 мм;
- высота -  287; 305; 490; 500: 592; 600 мы;
- глубина -  20: 25; 50; 100; 300; 360; 600: 700; 900 мм.
А.2 Рекомендуемые рады габаритных типоразмеров фильтров, обеспечивающих специальные требования 

к чистоте воздуха, в том числе чистых помещений:
I -й ряд:
- ширина — 152, 305. 457, 610, 762, 915. 1220 мм;
- высота — 152. 305. 457. 610 мм;
- глубина — 78, 150. 292. 300 мм.
2-й ряд:
- ширина — 226, 526, 826, 1126 мм;
- высота — 226, 526 мм;
- глубина — 78. 150, 292. 300 мм.
А.З Допускается но согласованию с заказчиком изготовление фильтров других размеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Сопоставление методов опенки аффективное™ фильтров общего назначения

В таблице БЛ приведено сопоставление данных по оценке применяемых н международной практике 
методов оценки эффективное™ фильтров по синтетической и атмосферной ныли с используемым в отечест
венной практике методом кварцевой пыли.

Т а б л и ц а  БЛ

Группа фильтров Класс фильтра
Средняя эффективность. %

£с F . F .

Фильтры
грубой

очистки

G1 & < 6 5 — 35 < £к

G2 65 £ Ес < 80 — 35 £ £к < 50

G3 80 £ Ес < 90 — 50 £ £к < 60

G4 90S £ 60 £ £к < 70

Фильтры
тонкой
очистки

F5 — 40 £ £, < 60 70 £ £к < 80

F6 — 60 £ Ей < 80 80 £ £к < 90

F7 — 80 £ Ей < 90 90 £ £к < 95

F8 — 90 £ Ел < 95 95 £ £к < 98

F9 - 95 £ Ел £ £ 9 8

Обозначение:
£* — эффективность, определяемая но кварцевой пыли согласно “Руководству по испытанию и оценке 

воздушных фильтров для систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха", ЦП ИИ Г1ром здании 
Госстроя СССР М„ 1979.
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