
Ц
ен

а 
3 

но
п.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

1

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 234I4-84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к а а

сертификат на продукцию

http://www.stroyinf.ru


УДК 001.4 :621.314 :621.302: 006.354 Группа Е00

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Термины и определения

Semiconductor power converters. Terms and definitions

ГОСТ
23414-84

Взамен
ГО СТ 23414— 79

ОКСТУ 3401

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 ноября 
1964 г. N9 4014 срок введения установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных "понятий 
полупроводниковых преобразователей.

Стандарт не распространяется на преобразователи измеритель
ные и бытового назначения.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе. Стандарт соответствует Публикации

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп*.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости. изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий. В случаях, когда необходимые и достаточные 
признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, 
определение не приведено и, соответственно, в графе «Определе
ние» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.
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Стр. 2 ГОСТ 23414— 84

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их .краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Тсрмня Определим»

Виды

I. Полупроводниковый преобра
зователь электроэнергии*

Полупроводниковый преобра
зователь

2. Полупроводниковый выпрями, 
гель

Выпрямитель
3 Полупроводниковый инвертор
Инвертор

-1. Ведомый полупроводниковый 
инвертор

Ведомый инвертор

5. Автономный полупроводнико
вый инвертор

Автономный инвертор 
Идя Независимый инвертор

6. Полупроводниковый преобра
зователь" переменного тока

7, Непосредственный полупро
водниковый преобразователь пере
менною тока

Устройство, основанное на применении по
лупроводниковых приборов, обеспечиваю
щее изменение одного или нескольких пара
метров электрической энергии.

П р и м е ч а н и я :
1. К параметрам электроэнергии от

носятся частота (включая нулевое зна
чение), напряжение, число фаз.

2. В зависимости от назначения и 
схемного решения а состав полупровод
никового преобразователя, кроме одно
го или нескольких полупроводниковых 
приборов, могут входить трансформато
ры. фильтры, вспомогательные и другие 
устройства

Полупро|».зд1шховый преобразователь эле
ктроэнергии, предназначенный для преобоа- 
зования переменного тока в постоянный 

Полупроводниковый преобразователь эле
ктроэнергии, предназначенный для преоб
разования постоянного тока в переменный 

Полупроводниковый инвертор, в котором 
коммутация полупроводниковых приборов 
осуществляется под действием напряжения, 
обусловленного внешними по отношению к 
полупроводниковому инвертору источника
ми электроэнергии

Полупроводниковый инвертор, в хотооом 
коммутация полупроводииковых приборов 
осуществляется под действием напряжения, 
обусловленного элементами, входящими в 
состав полупроводниковою инвертора 

Полупроводниковый преобразователь эле
ктроэнергии для преобразования одного 
или нескольких параметров переменного 
тока

Полупроводниковый преобразователь пе- 
ременного тока без промежуточного звена 
постоянного тока, осуществляющий одно
кратное преобразование электроэнергия

* В зависимости от видов использованных полупроводниковых приборов 
вместо слова «полупроводниковый» допускается применять «диодный», «транзи
сторный», «-тиристорный», например «Диодный преобразователь электроэнергии».
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Tcpu iin Определение

8 Двухзвенный полупроводнико
вый преобразовать переменного 
тока

9 Полупроводниковый преобра
зователь частоты

Преобразователь частоты

10 Непосредственный пол у про- 
водннковый преобразователь ча
стоты

II. Двухзвениый полупроводни
ковый преобразователь частоты

12 Полупроводниковый преобра
зователь числа фаз

13. Полупроводниковый преобра
зователь переменного напряжения

14. Полупроводниковый преоб
разователь постоянною напряже
ния

15. Непосредственный полупро
водниковый преобразователь по- 
сгояиного напряжения

16. Двухзвенный полупроводни
ковый преобразователь постоянно
го напряжения

17. Обратимый полупроводнико
вый преобразователь

Обратимый преобразователь

18. Реверсивный полупроводнн. 
новый преобразователь

Реверсивный преобразователь

19 Регулируемый полупровод
никовый преобразователь

Регулируемый преобразователь

Полупроводниковый преобразователь пе
ременного тока с промежуточным звеном 
постоянного тока, осуществляющий снача
ла выпрямление переменного тока, а затем 
инвертирование постоянною тока

Полупроводниковый преобразователь пе
ременного тока, осуществляющий преобра
зование переменного тока одной частоты 
в переменный -ток другой частоты

Полупроводниковый преобразователь ча
стоты с однократным преобразованием эле
ктроэнергии

Полупроводниковый преобразователь ча
стоты с двукратным преобразованием эле
ктроэнергии

Полупроводниковый преобразователь пе
ременного тока, осуществляющий изменение 
числа фаз

Полупроводниковый преобразователь пе
ременного тока, осуществляющий изменение 
переменного напряжения без изменения ча
стоты и числа фаз

Полупроводниковый преобразователь по
стоянного напряжения без промежуточного 
звена переменного тока, осуществляющий 
однократное преобразование электроэнер
гии

Полупроводниковый преобразователь по
стоянного напряжения с промежуточным 
звоном переменного тока осуществляющий 
сначала инвертирование постоянного тока, 
а зятем выпрямление переменного тока 

^Полупроводниковый преобразователь эле
ктроэнергии, в котором электроэнергия мо
жет преобразовываться в обоих направле
ниях

Полупроводниковый преобразователь эле
ктроэнергии, на выходе которого может 
изменяться полярность напряжения и (или) 
направление постоянного тока 

Полупроводниковый преобразователь эле
ктроэнергии. у которого один или несколь
ко выходных параметров могут изменяться 
по определенному закону в соответствии с 
управляющим воздействием
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Термин Определение

20, Стабилизированный полупро
водниковый преобразователь

Стабилизированный преобразо
ватель

21. Однокаиальный полупровод
никовый преобразователь

Одноквналытый преобразователь
32. Многоканальный полупро

водниковый преобразователь
Многоканальный преобразова

тель

23. Полупроводниковый компен
сатор реактивной мощности*

24. Полупроводниковый сумма
тор постоянного тока

Полупроводниковый преобразователь 
электроэнергии, предназначенный для под
держания одного или нескольких выходных 
параметров на определенном уровне с за
данной точностью независимо от изменения 
входных параметров к возмущающих воз
действий

Полупроводниковый преобразователь 
электроэнергии, имеющий один выход

Полупроводниковый преобразователь 
электроэнергии, имеющий два или более вы
ходов с различными периметрами электро
энергии. не имеющих гальванической связи 
между собой.

Полупроводниковый преобразователь 
электроэнергии, предназначенный для улуч
шения качества электроэнергии в сети пе
ременного тока путем уменьшения сдвига 
первой гармоники тока н уменьшения ис
кажений тока или напряжения сети

Полупроводниковый преобразователь 
электроэнергии, предназначенный для сум
мирования постоянных токов нескольких 
источников, соответствующие выводы ко
торых нс эквипотенциальны и не допуска
ют непосредственного соединении между 
собой

Схемы

25 Плечо полупроводникового 
преобразователя

26. Главное плечо полупровод
никового преобразователя

27. Пара плеч полупроводнико
вою преобразователя

28. Вспомогательное плечо полу
проводникового преобразователя

Участок электрической цепи, содержащий 
один или Неоолько одновременно проводя
щих полупроводниковых приборов, рабо
тающих з хлюченом режиме, н. при необхо
димости. другие компоненты 

Плечо полупроводникового преобразова
теля, участвующее в передаче большей ча
сти энергии от одной стороны полупровод
никового преобразователя к другой 

Два главных плеча полу проводникового 
преобразователя последовательно соединен
ных и имеющих одио и ?о же направле
ние проводимости

Любое плечо полупроводниковою пре
образователя. хромо главного плеча полу
проводникового преобразователя

* В зависимости от видов использованных полупроводниковых приборов 
вместо слова «полупроводниковый» допускается применять «диодный», «тран
зисторный», «тиристорный», например «Диодный хомпенсатор реактивной мощ
ности».
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Тс;мгп Определение

29 Схема полупроводникового 
преобразователя с выводом нуле
вой точки

Нулевая схема

Схема полупроводникового преобразова
теля. а которой один вывод постоями х о  то
ка образован нулевой точкой трансформато
ра или сети переменного тока, а другой — 
соединенными вместе катодами или анода
ми главных плеч полупроводникового пре-

30. Двухполупериодная схема 
полупроводникового преобразо
вателя

31. Мостовая схема полупровод
никового преобразователя

образокатедя
Схема полупроводникового преобразова

теля. в которой преобразуются оба полупе- 
риода переменного напряжения

Двухполупериодная схема полупроводни
кового преобразователя, содержащая две 
или более пары плеч полупроводникового 
преобразователя, средние выводы которых 
являются выводами переменного тока, а 
крайние выводы с одинаковой полярностью, 
соединенные вместе, являются выводами 
постоянного тока

Режимы работы и параметры

32. Фазовое управление полупро- 
водникового преобразователя

33. Симметричное фазовое уп
равление полупроводникового пре
образователя'

34. Несимметричное фазовое уп
равление полупроводникового пре
образователя

35. Импульсное управление по
лупроводникового преобразователя

36, Широтно-импульсное управ, 
ленне полупроводникового преоб
разователя'

37. Частотно-импульсное управ
ление полупроводникового преоб- 
разователя

38- Обратное включение полу
проводникового преобразователи

Метод управления режимом работы по
лупроводникового преобразователя путем из
менения в пределах периода повторяемости 
момента отпирания или запирания полупро
водникового прибора 

Фазовое управление полупроводникового 
преобразователя с равными углами задерж
ки во всех глазных плечах полупроводни
кового преобразователя 

Фазовое управление полупроводникового 
преобразователя с различными углами за
держки в главных плечах полупроводнико
вого преобразователя 

•Метод управления режимом работы по
лупроводникового преобразователя путем 
изменения моментов начала и конца пов
торяющихся интервалов открытого состоя
ния главного плеча полупроводникового 
преобразователя

Импульсное управление полупроводнико
вого преобразователя посредством измене
ния длительности импульсов при их ПО
СТОЯННОЙ частоте следования 

Импульсное управление полупроводнико
вого преобразователя посредством измене
ния частоты следования импульсов при их 
постоянной длительности 

Временная потеря обратной запирающей 
способности плеча полупроводникового пре
образователя, приводящая к протеканию 
значительного обратного тока
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Термин Опредвлеяие

39. Опрокидывание полупровод
никового нипертора

Состояние полупроводникового инвертора; 
когда главное плечо полупроводникового 
преобразователи продолжает проводит!» 
ток после окончания интервала нормальной 
проводимости или посте окончания интер-

■40. Прерывистый режим полу
проводникового преобразователя

41. Непрерывный режим полу
проводникового преобразователи

42. Гранично-непрерывный ток 
полупроводникового преобразова
теля

вала выключении
Режим, ори котором постоянный ток пе

риодически прерывается 
Режим, при котором постоянный ток нс 

прерывается периодически 
Среднее значение нос гоп иного тока в схе- 

ме полупроводникового преобразователя при 
достижении которого постоянный ток иачи-

43. Внешняя характеристика по
лупроводникового преобразова
теля

нзе7  п рер ы в аться
Кривая, показывающая зависимость меж

ду выходным напряжением н током
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИН08

Включение полупроводникового преобразователя обратное 38
Выпрямитель 2
Выпрямитель полупроводниковый 2
Инвертор 3
Инвертор автономный 5
Инвертор автономный полупроводниковый 5
Инвертор ведомый 4
Инвертор ведомый полупроводниковый 4
Инвертор независимый Ь
Инвертор полупроводниковый 3
Компенсатор реактивной мощности полупроводниковый 23
Опрокидывание полупроводниковою инвертора 39
Пара плеч полупроводникового преобразователя 27
Плечо полупроводникового преобразователя 25
Плечо полупроводникового преобразователя вспомогательное 28
Плечо полупроводникового преобразователя главное 26
Преобразователь многоканальный 22
Преобразователь обратимый 17
Преобразователь однокэиальный 21
Преобразователь переменного напряжения полупроводниковый 13
Преобразователь переменного тока полупроводниковый 6
Преобразователь переменного тока полупроводниковый двухзвенный 8
Преобразователь переменного тока полупроводниковый непосредственный 7
Преобразователь полупроводниковый 1
Преобразователь электроэнергии полупроводниковый 1
Преобразователь полупроводниковый многоканальный 22
Преобразователь полупроводниковый обратимый 17
Преобразователь полупроводниковый одиохлилльный 21
Преобразователь полупроводниковый реверсивный 18
Преобразователь полупроводниковый регулируемый 19
Преобразователь полупроводниковый стабилизированный 20
Преобразователь постоянного напряжения полупроводниковый 14
Преобразователь постоянного напряжения полупроводниковый двухзвениый 16 
Преобразователь постоянного напряжения полупроводниковый непосредст
венный 15
Преобразователь реверсивный 18
Преобразователь регулируемый 19
Преобразователь стабилизированный 20
Преобразователь частоты 9
Преобразователь частоты полупроводниковый 9
Преобразователь частоты полупроводниковый двухзвенный 11
Преобразователь частоты полупроводниковый непосредственный 10
Преобразователь числа фаз полупроводниковый 12
Режим полупроводникового преобразователя непрерывный 41
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Режим полупроводникового преобразователи прерывистый 40
Сумматор постоянного тока полупроводниковый 24
Схема нулевая 29
Схема полупроводникового преобразователя двухполупсриодиая 30
Схема полупроводникового преобразователя мостовая 31
Схема полупроводникового преобразователя с выводом нулевой точки 29
Ток полупроводникового преобразователя гранично-непрерывный 42
Управление полупроводникового преобразователя импульсное 35
Управление полупроводникового преобразователя фазовое 32
Управление полупроводникового преобразователя фазовое несимметричное 
Управление полупроводникового преобразователя фазовое симметричное 
Управление полупроводникового преобразователя частотно импульсное 
Управление полупроводникового преобразователя широтно-импульсное 
Характеристика полупроводникового преобразователя внешняя



Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа ECO

Изменение I ГОСТ 23414—84 Преобразователи злектроэнергни полупровод
никовые. Термины и определений
Постановлением Государственного комитета ССОР но стандартам от 29.10.86 
J* 3320 срок введения установлен

Па обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (СТ СЭВ 5270-65).

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует
СТ СЭВ 5270-85*. „  ч

Таблийа. Графа «Определение*. Пункт 22. Заменить слова: *, не имеюшях» 
на «или не имеющих*: пункт 23. Заменить слова: «уменьшения искажений» на 
«уменьшения искажений формы кривой»; пункт Эв. Исключить слово: <Вре
мени ая»; пункт 41. Исключить слово: «периодически».

Раздел «Схемы» дополнить терминами:

Термин Определение

28а. Шунтирующее плечо полу
проводникового преобразователя

286. Неуправляемое шунтирую
щее плечо полупроводникового 
преобразователя

28в. Коммутирующее плечо по
лупроводникового прсобраэова-

28г. Рекуперирующее плечо 
полупроводникового преобразопа-

26д Пара встречно-параллель
ных плеч полупроводникового пре
образователя

28с. Основная схема полупро
водникового преобразовлтеля

31а. Симметричная схем* полу, 
проводникового преобразователя

316. Неуправляемая схема по
лупроводникового преобразова.

Вспомогательное плечо полупроводни
кового преобразователя, обеспечивающее 
путь для протекания тока в течение интер
вала времени, когда ни одно главное плечо 
полупроводникового преобразователя не 
является проводящим и отсутствует энср- 
геобмен между источником питания и наг
рузкой

Шунтирующее плечо полупроводникового 
преобразователя, содержащее только не
управляемые полупроводниковые приборы

Вспомогательное плечо полупроводнико
вого преобразователя, предназначенное для 
коммутации тока непосредственно от про
водящего- плеча полупроводникового пре
образователя

Вспомогательное плечо полупроводни
кового преобразователя, предназначенное 
для передачи части энергии нагрузки к ис
точнику питания

Два параллельных плеча полупроводни
кового преобразователя с противополож
ными направлениями проводимости

Электрическая схема соединения глав
ных плеч полупроводникового - преобразо
вателя

Схема полупроводникового преобразо
вателя, в которой все главные плечи 
имеют одинаковую принципиальную схему 
и являются управляемыми или неуправля
емыми

Схема полупроводникового преобразо
вателя, в которой главные плечи — неуп
равляемые

(Продолжение см. е. 134) 
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(Продо.хжение изменения к ГОСТ 23414—84}

Термин Оцределсвва

31 в. Параллельная схема cot. 
аинелия полупроводниковых пре
образователей

31г. Последовательная схема
соединения цолупрово.зиичовых 
преобразователей

31л. Вольтодобавочное и воль- 
товычитаюшес соединение полу
проводниковых преобразователей

Схема соединения, в которой два вди 
более полупроводниковых преобразовате
лей. коммутируемых не одновременно, сое
динены таким образом, что их посюяняыв 
токи складываются

Схема соединения,, в которой два или бо
лее полупроводниковых преобразователе 
соединены таким образом, что их постояв- 
мые напряжения складываются 

Последовательная схема соединения по
лупроводниковых преобразователей, кото
рые управляются независимо

Раздел «Режимы работы а параметры» дополнить терминами!

Термин Определение

4-4. Площадь коммутацион
ного провала входного напряже
ния полупроводникового преоб
разователя

45. Пульсация напряжения
46. Коэффициент формы пос

тоянного тока полупроводнико
вого преобразователя

47. Коэффициент искажения 
входного тока полупроводниково
го преобразователя

48. Коэффициент мощности
49. Коэффициент сдвига вход

ного напряжения полупроводнико
вого преобразователя

Произведение относительного измеасотя 
мгновенного значения переменного напря
жения полупроводникового преобразова
теля в процентах на угол коммутации ■ 
алехтричеекях градусах’

По ГОСТ 238i5—79
Отношение действующего значение 

периодически изменяющегося тока полу
проводникового преобразователя, имев
шего постоянную составляющую, к сред
нему значению, усредненному для всягв 
периода

Отношение действующего значения ос
новной гармоники входного.тока полупро
водникового преобразователя к действую
щему значению

По ГОСТ 19880-74
Отношение активной Мощности оеловвыя 

гармоник напряжения и тока полупровод
никового преобразователя к их полно* 
мощности

у

«Алфавитный указатель терминов» дополнить терывиаыя:
Коэффициент искажения входного тока полупроводникового 
преобразователя'  47
Коэффициент мощности 48
Коэффициент сдвига входного напряжения полупроводнико
вого преобразователя 4$

• Коэффициент формы постоянного тока полупроводникояого 
преобразователя 46
Пара встречно-параллельных плеч полупроводникового пре
образователя 28л
Плечо полупроводникового преобразователя коммутирующее 29в

(Продолжение ся. с. 135}
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(Продолжение изменения х ГОСТ 29414—8Ц
Плечо полупроводникового преобразователя рекуперирующее 28*
Плечо полупроводникового преобразователя шунтирующее 28а
Плечо полупроводникового преобразователя шунтирующее 
неуправляемое 286
Площадь коммутационного Провала входного напряжения 
полупроводникового преобразователя 44
Пульсация напряжения __ 45
Соединение полупроводниковых преобразователей иодьтодо- 
бавочное и вольтоаычмтающее 31д

(Продолжение см. с. 136)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23414—84)
Схема полупроводникового преобразователе неуправляемая 3HS
Схема полупроводникового преобразователя основная 23в
Схема соединения полупроводниковых преобразователей па
раллельная 31 в
Схема соединения полупроводниковых преобразователей пос
ледовательная | ‘г
Схема полупроводникового преобразователя Симметричная 31а

(ИУС Nf 1 1987 г.)



Редактор Af. В Глушкова 
Технический редактор И. В. Келейникова 

Корректор £. А. Морозова
Сдано е я*0, 05 12.84 Подо, в пек, СИДЙД5 0.~5 уел. ■. д. 0.75 уел. кр.-огг. 0.58 у ч .ы д . л. 
Т*р. 12000 Цен* 3 ков.

ирдева «Знак Почета» Издательство стандартно. 12JMO. Москва. ГСП. Нововресиеисхий пер.. 3 
Гия. •Московский печатник». Москва, Лиана пер., в. Зак. 1251

ГОСТ 23414-84

http://files.stroyinf.ru/Index/209/20900.htm

