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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Груша ЖЗЗ

С С Р

БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Технические условия •
Reinforced concrete frame brace for industrial buildings. 

Specifications

ОКП 68 2420

ГОСТ
24893.0—81*

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1981 г. М 119 срок введения 
установлен С 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные обвязочные балки координацион
ной длиной 6,0 м, изготовляемые из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях, предназ
начаемые для применения в навесных каменных (из кирпича и легкобетонных камней) наружных 
и внутренних стенах, в том числе в местах перепада высот, производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий, включая здания с расчетной сейсмичностью 7—-9 баллов.

Балки из тяжелого бетона предназначаются для применения в условиях воздействия неагрес
сивной, слабо- и среднеагрессивной газовой среды; балки из бетона на пористых заполнителях — в 
условиях воздействия неагрессивной и слабоагрессивной газовой среды.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Балки по форме поперечного сечения подразделяются на два типа:
БОП — прямоугольного сечения;
БОВ — с консольным выступом.
1.2. Балки типа БОП в зависимости от толщины опирающихся на них стен подразделяются

на;
БОП25 шириной 250 мм — для стен толщиной 200—250 мм.
БОП38 шириной 380 мм — для стен толщиной 380—400 мм.
1-3. Форма и размеры балок должны соответствовать указанным в ГОСТ 24893.1—81.
1.4. Форма и размеры закладных изделий балок должны соответствовать указанным в ГОСТ 

24893.2—81.
1.5. Расположение и марки дополнительных закладных изделий в балках, предназначаемых к 

установке над световыми проемами, должны соответствовать приведенным в ГОСТ 24893.1—81, а 
также указанным в рабочих чертежах проекта здания к в заказе на изготовление балок.

1.6. Балки следует обозначать марками в соответствии с ГОСТ 23009—78. Марка балок состо
ит из двух или трех буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа балки и ширину балки в сантиметрах — для балок 
типа БОП.

Во второй группе указывают условное обозначение балок по несущей способности (арабские 
цифры 1, 2. 3) и вид бетона (Т — тяжелый бетон. П — бетон на пористых заполнителях).

В третьей группе, в случае необходимости, указывают дополнительные характеристики: про
ницаемость бетона (Н — нормальной проницаемости, П — пониженной); сейсмостойкость (С); 
стойкость к воздействию низких температур (М) — при строительстве в районах с расчетной зимней 
температурой наружного воздуха ниже минус 40°С; дополнительные закладные изделия в бал
ках, предназначаемых к установке над световыми проемами, обозначаемые буквой «д». и ширину 
проема в метрах.

Примеры условных обозначений (марок) балки:
а) типа БОП, шириной 250 мм, с условной несущей способностью 1, из облегченного бетона 

на пористых заполнителях для зданий с неагрессивной средой:
БОП25-1 П ГОСТ 24893.0—81

Иэдшгае официальное Перепечатал воспрещена
IПереиздание (февраль 1988 г.) е Изменением М I, утвержденным 

в апреле 1986 е. (ИУС М  8—86)
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С. 2 ГОСТ 24893.0—81

б) типа БОП, шириной 380 мм, с условной несущей способностью 2, из бетона на пористых 
заполнителях для стен зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов:

БОП38-2П-С ГОСТ 24893.0-81
в) типа БОП. шириной 250 мм. с условной несущей способностью 2. из бетона на пористых за

полнителях, для стен зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов, с дополнительными закладными 
изделиями для крепления конструкции заполнения проема шириной 4,8 м:

БОП25-2П-Сд 4,8 ГОСТ 24893.0-81 *
г) типа БОП, шириной 380 мм, с условной несущей способностью 2, из бетона на пористых за

полнителях, предназначаемая для стен зданий, возводимых в районах с расчетной зимней темпе
ратурой минус 50 °С:

БОП38-2П-М ГОСТ 24893.0—81
(Измененная редакция, Изм. Лк.I).
1.7. Марки и технические показатели обвязочных балок должны соответствовать указанным 

в табл. 1 и 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Балки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и тех
нологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в 
ГОСТ 24893.1-81'и ГОСТ 24893.2-81.

2.2. Для нзготовлепия балок типов БОП25 и БОП38, предназначаемых для стен отапливаемых 
зданий, должен применяться облегченный бетон на пористых заполнителях (керамзнтобетон, агло- 
поритобетон, шунгизитобетон. шлакопемзобетон и бетон на естественных пористых заполнителях) 
средней плотности 1600—2000 кг/м3.

Для изготовления обвязочпых балок типа БОВ, а также БОП25, предназначаемых для стен 
неотапливаемых зданий, должен применяться тяжелый бетон.

В обоснованных случаях допускается изготовление балок типа БОП25 только из тяжелого 
бетопа или только из бетона на пористых заполнителях независимо от того, для стен каких зданий 
эти балки предназначаются — отапливаемых или неотапливаемых-

(Измененная редакция, Изм. 74 1).
2.3. Балки должны изготовляться в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 

25781—83.
Допускается изготовлять балки в неметаллических формах, обеспечивающих соблюдение тре

бований настоящего стандарта к качеству и точности изготовления балок.
2.4. Проектное положение арматурпых изделий и толщину защитного слоя бетона следует 

фиксировать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фикса
торами. Применение стальных фиксаторов не допускается.

2.5. М а т е р и а л ы  д л я  п р и г о т о в л е н и я  б е т о н а
2.5.1. Для приготовления бетона должны применяться портландцемент н шлакопортландце- 

мент, соответствующие требованиям ГОСТ 10178—85.
2.5.2. Заполнители должны соответствовать требованиям ГОСТ 10268—80 для тяжелого бетона 

н ГОСТ 9757—83 для бетонов на пористых заполнителях, а также требованиям стандартов на кон
кретный вид заполнителя-

2.5.3. Максимальная крупность заполнителя не должна превышать 20 мм.
2.5.4. Песок для приготовления бетопа должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736—85.
2.5.5. Для улучшения технических свойств бетона должны применяться поверхностно-актив

ные добавки: гидрофобпзирующне. пластифицирующие и микропеногазообразующие по ГОСТ
24211—80.

Допускается применение комплексных добавок, проверенных в заводских условиях и обеспе
чивающих выполнение заданных технических свойств бетопа.

2.5.6. Целесообразные добавки для конкретного вида бетона в заданных условиях строи
тельства. время н способ введения добавок должны быть заданы в проекте здания и указаны в за
казе на изготовление балок.

2-5.7. Для приготовления бетона для балок, предназначаемых к применению в зданиях с отно
сительной влажностью внутреннего воздуха помещений свыше 75%, а также в зданиях, возводи
мых во влажной климатической зоне СССР по СНиП 2.01.01—82, следует применять цементы с 
гидрофобизирующими добавками, соответствующие требованиях! ГОСТ 10178—85.

Допускается применять цементы без гидрофобизируюших добавок при введении таких доба
вок во время приготовления бетона.

(Измененная редакция, Изм. J4 1).
4 '
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ГОСТ 24893.0-81 С. 5

2.5.8. Для приготовления бетона балок, предназначаемых для эксплуатации в агрессивных 
сульфатных средах, а также для зданий, возводимых на побережьях северных морей и в районах 
с расчетной зимней температурой минус 40 °С и ниже, должны применяться гидрофобизированные 
сульфатостойкий портландцемент и сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками, 
соответствующие требованиям ГОСТ 22266—76.

2.6. Бетон
2.6.1. Фактическая прочность бетона балок (в проектном возрасте и отпускная) должна А - 

ответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105—86 в зависимости от нормируемой проч
ности бетона и от показателя фактической однородности прочности бетона.

Нормируемая прочность бетона устанавливается в проекте здания по табл. 3 (с учетом коэф
фициентов условий работы и требований СНнП 2.03.01—84) и указывается в заказе на изготовле
ние балок.

Т а б л и ц а  3

Расчагиам Зимин тгмпаратура
Прсвигиаа марва ввтовз по прочности на сжатие

Назначим** наружного возауха
тажааого • на пористых 

заполнителях

1. Наружные стены зданий, кроме Ннже минус 40°С М350 мзоо
расположенных п климатическом Ниже минус 20*С до минус 40*0 

Мкнуч: 20!С и выше
.4300 мзоо

подрайоне IVА* М250 М2 60

2. Наружные стены зданий, распо
ложенных а климатическом подрайо
не IVA. ае защищенные от солнечной 
радиации

мзоо мзоо

3. Внутренние стены зданий Ннже минус 40гС М300 M250
Минус 4СГС н выше М250 М250

• •  По СНиП 2.01.01—82.

2.6-2. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона должны соответствовать маркам, уста
новленным в проекте здания согласно требованиям СНиП 2.03.01—84 в зависимости от режима экс
плуатации балок и климатических условий района строительствами указанным в заказе на
изготовление балок. >

2.6.3. Бетон на пористых заполнителях должен иметь плотную структуру. Объем межзерно
вых пустот в уплотненной смеси бетона не должен превышать 3%.

2.6.4. Показатели проницаемости бетона балок, предназначаемых для применения в условиях 
воздействия агрессивной газовой среды, а также материалы для приготовления этого бетона, долж
ны соответствовать установленным в проекте здания согласно требованиям СНиП 2.03.11—85 
для заданной степени агрессивного воздействия газовой среды.

2.6.1— 2,6.4. (Измененная редакция, Иэм. № 1).
2.6.5- Влажность бетона на пористых заполнителях при отпуске балок потребителю должна 

быть не более 13% по объему бетона.
2.7. Поставку балок потребителю следует производить после достижения бетоном требуемой 

отпускной прочности (п. 2.6.1).
Значение нормируемой отпускной прочности бетона балок принимают равным 70% марки по 

прочности на сжатие. При поставке балок в холодный период года значение нормируемой от
пускной прочности бетона может быть повышено, но не более 90 % марки по прочности на сжатие. 
Значение нормируемой отпускной прочности бетона принимают по проектной документации на кон
кретное здание в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.8. Поставка балок с отпускной прочностью ниже прочности, соответствующей его проектной 

марке, производится при условии, что изготовитель гарантирует достижение бетоном прочности, соот
ветствующей его проектной марке, определяемой по результатам контрольных испытаний образцов 
в возрасте не менее 28 сут или неразрушающими методами на балках.

2.9. А р м а т у р н ы е  и з д е л и я
2.9.1. Балки следует армировать сварными каркасами н сетками нз стержней, горячекатаной 

гладкой арматуры класса A-I и периодического профиля класса А-Ш по ГОСТ 5781—82.
Марки арматурной стали должны приниматься с учетом условий возведения и эксплуатации 

конструкций согласно СНиП 2.03.01—84. .
Классы и марки стали арматурных изделий балок должны быть указаны в проекте здания к в 

заказе на изготовление балок.
2* 7



С. 6 ГОСТ 24803.0-81

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9.2. Сварные арматурные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922—75.
2.9.3. Обнажение арматуры не допускается.
29.4. Монтажные петли должны изготовляться из горячекатаной гладкой арматурной стали 

класса A-I марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2 по ГОСТ 5781—82.
Сталь марки ВСтЗпс2 не допускается применять для изготовления монтажных петель в бал

ках. предназначаемых для подъема и монтажа при температуре минус 40°С и ниже. ,
2.9.5. Для закладных изделий балок, предназначаемых к эксплуатации в районах с расчетной 

зимней температурой до минус 4QPC включительно, должна применяться углеродистая сталь по 
ГОСТ 380-71.

Марки прокатной стали следует принимать с учетом действующей на закладное изделие нагруз
ки и условий эксплуатации балок согласно СНиП 2.03.01—84.

При расчетных зимних температурах района строительства ниже минус 40 до минус 65°С вклю
чительно марки стали для закладных изделий балок следует назначать по СНиП 11—23—81.

Марки стали должны быть указаны в проекте здания и в заказе на изготовление балок.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9.6. Закладные изделия следует изготовлять, применяя контактную рельефную или дуговую 

автоматическую сварку. Сварные соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 
14098—85.

Допускается изготовлять закладные изделия, применяя ручную дуговую сварку электродами 
типа Э42А-Ф.

210. Балки при испытании путем нагружения на прочность, жесткость и ширину раскрытия тре
щин по приведенным схемам опирания и загружения балок на черт. 1 и 2 должны выдерживать 
контрольные нагрузки: 4

по табл. 1 обязательного приложения 2 — для стен зданий без учета сейсмических воздейст
вий (черт. 1);

по табл. 2 обязательного приложения 2 — для стен зданий с расчетной сейсмичностью 7—9 
баллов (черт. 2).

2.11. Т о ч н о с т ь  и з г о т о в л е н и я
2.11.1. Отклонения фактических размеров балок от проектных не должны превышать, мм:

п о д л и н е  . .  . ± 6
ПО ш и р и н е 4 . ± 5
ПО в ы с о т е . . + 5
ПО р а з м е р а м  п о л х и . ± 3

2.11.2. Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности бйлок в любом сече
нии на длине 2 м (местная непрямолинейность) не должно превышать 3 мм.

2.11.3- Непрямолинейность профиля боковых поверхностей балки на всей длине не должна пре
вышать 6 мм.

2.11.4. Отклонение от перпендикулярности (неперпенднкулярность) смежных поверхностей 
балок (например, торцовых и боковых), характеризуемое отклонением угла между торцовой и бо
ковой поверхностями от прямого угла (90°), выраженное в линейных единицах на заданном раз
мере поперечного сечения (В — ширина. Л — высота), не должно превышать 0,01 проверяемого 
размера В или Л.

/—подавш и* опора; 2—аалодхижоая cmop«; J - S r n i

8
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I

»

/ —по**яжиа* опор*; J—иеподмж иа* опора; J—балка; 4—стальная консоль: 5—стыков»» 
накладка (4 я 5 — по рас кету)

Черт. 2

2.11.5. Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий, расположенных в 
соответствии с проектом в одном уровне с поверхностью бетона, не должны превышать, мм:

в плоскости поверхности балки . . .1 0
из плоскости поверхности балки . . 3

2.11.6. Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 
± 5  мм.

2.11.7. (Исключен, Изм. № 1).
2.12. К а ч е с т в о  п о в е р х н о с т е й  и в н е ш н и й  в и д  б а л о к
2.12.1. (Исключен, Изм. Jft 1).
2.12.2. На поверхностях балок не допускаются:
трещины, за исключением единичных местных поверхностных усадочных и технологических 

трещин шириной не более 0,15 мм; 
обнажение арматуры; 
жировые и ржавые пятна.
Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и околов бетона 

ребер не должны превышать указанных в табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Преаельио допустимые размеры, мм

Категории раковин около* бетон*
Вид вовараиоетм помрхисстк

Диаметр Глубина
местных иаалм- 
*ов (высота) и «палии (глубин*) Глубина Длаиа иа 1 м

ребра

Лицевая, предназначенная под окраску АЗ 3 2 2 5 50
Лицевая неогделыааемая Аб 6 3 3 5 50
Нелицевая, невидимая в условиях жс- 

плуатацки А7 15 5 5 10 100

2.12.3. Требуемая категория поверхностей должна быть указана в проекте здания и в заказе 
на изготовление балок.

2.12.2, 2.12.3. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
2.12.4. Открытые поверхности балок, предназначенных для работы в условиях воздействия 

агрессивной среды, должны соответствовать категории поверхности не ниже АЗ..
2.12.5. Монтажные петли и открытые поверхности стальных закладных изделий должны быть

очищены от наплывов бетона или раствора. >
2.126. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозионное 

покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным 
проектом здания согласно требованиям СНиП 2.03.11—85 и указанным в заказе на'изготовле
ние балок.

9
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(Измененная редакция, Изм. М  1).
2.12.7. Бетонные поверхности балок, предназначаемых для эксплуатации во влажных строи

тельно-климатических зонах СССР, а также для помещений с влажным и мокрым режимом, долж
ны быть гидрофобизированы.

Для гидрофобизации поверхностей следует применять кремний — органические гидрофобиза- 
торы и другие, вид и технические характеристики которых должны быть указаны в проекте и в за
казе на изготовление балок.

2.12.8. Для поверхностей балок, подлежащих защитно-антикоррозионной окраске, гидрофабиза- 
ция поверхности должна производиться до нанесения слоя окраски.

2.12.9. Отделка поверхностей балок должна соответствовать указанной в проекте и в заказе 
па изготовление балок.

2 13. Балки высшей категории качества должны удовлетворять дополнительным требованиям, 
указанным ниже.

Коэффициент вариации прочности 
бетона в партии 
Морозостойкость бетона

Влажность бетона 
Контрольная нагрузка

Величина раскрытия трешии при 
нормативной нагрузке

. не более 9 %

.марка по морозостойкости 
выше на 10% и более 
от указанной в проекте 

.не более 90% от указанной в л. 2J3.5 

.ТОЛЬКО с плюсовыми отклонениями 
по сравнению с указанной в табл. 1, 
2 приложения 2

.не более указанной в табл. 1, 2 при
ложения 2

Отклонения фактических размеров 
от проектных, мм, не более:
по длине б а л к и ................................................... ± 5
по ширине балки ............................................± 4
по высоте балхв  ±4
по размерам п о л к и ........................................... ± 3
Отклонения от проектного положения стальных 

закладных, изделий, мм. не более: 
в плосхостя поверхности балки . . .5
из плоскости поверхности балки . . .2
Качество поверхностей.
качество в вид отделки .вс должны иметь усадочных трещин 

н должны иметь отделку боковых 
(лицевых) поверхностей без отклоне
ния от эталона • -

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку балок следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ
13015.1—81 и настоящего стандарта.

3.2. Испытания балок по прочности, жесткости и трещиностойкости нагружением следует 
проводить перед началом массового их изготовления и в дальнейшем — при изменении технологии 
изготовления балок, вида и качества применяемых материалов.

3.3. Балки по показателям морозостойкости и водонепроницаемости бетона, пористости уплот
ненной смеси бетона на пористых заполнителях (объему межзерновых пустот) следует принимать 
по результатам периодических испытаний, которые проводят не реже:

на морозостойкость — одного раза в б мес;
- на водонепроницаемость — одного раза в 3 мес; '

на пористость — одного раза в 1 мес.
3.4. Балки по показателям прочности бетона (марке бетона по прочности на сжатие к отпуск

ной прочности), влажности бетона па пористых заполнителях, соответствия арматурных и заклад
ных изделий требованиям ГОСТ 24893.1—81, прочности сварных соединений, точности геометричес
ких параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных и 
других поверхностных технологических трещин, категории бетонной поверхности следует прини
мать по результатам приемо-сдаточных испытаний.

3.5. Приемку балок по показателям, проверяемым осмотром: по внешнему виду, правильности 
нанесения маркировочных надписей и знаков, по наличию закладных изделий и монтажных петель, 
а также по наличию н качеству защитных покрытий от коррозии, — следует проводить сплошным 
контролем с отбраковкой балок, имеющих дефекты по указанным показателям-

10
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3.6. Приемку балок по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного 
слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности, контролируемых путем измерений, 
следует осуществлять по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИИ »

4.1. Размеры балок, непрямолннейность профиля наружных боковых поверхностей, неперпен- 
дикулярность смежных поверхностей, положение монтажных петель, закладных изделий, толщину 
защитного слоя бетона, качество поверхностей и внешний вид следует проверять по ГОСТ 
13015—76.

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180—78 на серии образцов,
изготовленных из бетонной смеси рабочего состава н хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 
18105—86. ____

Отпускную прочность бетона следует определять неразрушающимн методами по ГОСТ 
17624—87. ГОСТ 22690.0—7 7 + ГОСТ 22690.4—77, ГОСТ 21243-75.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060—87 на серии образцов, изго
товленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.4. Водонепроницаемость бетона балок следует определять по ГОСТ 127300—78 и ГОСТ 
12730.5—84 на серин образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5. Объем межзерновых пустот в уплотненной смеси бетона на пористых заполнителях сле
дует определять по ГОСТ 10181.0—81 и ГОСТ 10181.3^—81.

4.1—4.5. (Измененная редакция, Изм. М 1).
4.6. Среднюю плотность бетона следует определять по ГОСТ 12730.0—78 и ГОСТ 12730.1—

- 78.
Допускается определять среднюю плотность бетона по ГОСТ 17623—87.
(Измененная редакция, Изм. M l) .
4.7. Влажность бетона на пористых заполнителях следует- определять для каждой партии 

балок по ГОСТ 12730.2—78.
4.8. Методы контроля и испытаний сварных арматурных н закладных изделий — по ГОСТ 

10922—75.
4.9. Испытания балок нагружением следует проводить по ГОСТ 8829—85.
(Введен дополнительно, Изм. J4 1).

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка балок — по ГОСТ 13015.2—81. Маркировочные надписи и знаки следует 
наносить на нелицевой верхней поверхности каждой балки.

5.2. Требования к документу о качестве балок, поставляемых потребителю, — по ГОСТ
13015.3— 81.

Дополнительно в документе о качестве балок должны быть приведены марки бетона по 
морозостойкости и водонепроницаемости, а также вид материала, примененного для гидрофобнза- 
ции поверхности балок (если эти показатели приведены в заказе на изготовление балок).

5.3. Транспортировать н хранить балки следует в соответствии с требованиями ГОСТ
13015.4— 84 и настоящего стандарта.

Балки следует хранить в штабелях, уложенными в рабочем положении с параллельным 
расположением в каждом ряду не менее двух балок.

5.1—5.3. (Измененная редакция, Изм. М  1).
5.4. При хранении и транспортировании каждую балку следует опирать на деревянные ин

вентарные прокладки толщиной 80 мм и шириной не менее 100 мм, устанавливаемые на расстоя
нии 100 мм от торцов балки. Подкладки под нижний ряд балок следует укладывать на плотное 
тщательно выровненное основание.

Прокладки между балками по высоте штабеля следует располагать одна над другой.
5.5. При транспортировании балки следует укладывать правильными рядами в рабочем поло

жении длинной стороной по направлению движения и надежно закреплять, предохраняя их от сме
шения. *

Высота штабеля при транспортировании должна быть не более трех рядов балок по высоте
11
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5.6. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении балок должны приниматься меры, 
исключающие возможность повреждения и загрязнения балок, а также увлажнения их сверх 
установленных пределов.

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
•

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых балок требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении транспортными организациями правил транспортирования, 
а потребителем — условий применения и хранения балок, установленных настоящим стандартом.

6.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации балок, в течение которого изготовитель обя
зан устранить обнаруженные потребителем скрытые дефекты, — один год с даты отгрузки балок 
потребителю.

Скрытыми дефектами следует считать такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при 
приемочном контроле балок потребителем и выявились в процессе их транспортирования, подготов
ки к монтажу, монтажа и эксплуатации.

13
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. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ДАННЫЕ ПО ИСПЫТАНИЮ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК. НАГРУЖЕНИЕМ

Таблица 1
Значения контрольных нагрузок, прогибоа и ширины раскрытия трещин балок при испытании___________

М а р к а  С а а к и

К о н т р о л ь н а *  н м р у а к а а п о Т п р о в е р к е  
п р о ч н о с т и  ■ в и г е  с о с р е д о т о ч е н и и *  

i p v a o *  Р .  к Н  ( т с Х  а о  с к е м с ] ч е р т .  1

К о н т р о л ь п а м  н а г р у з к а  » »*д* 
с о с р е д о т о ч е н и и *  груаов Р .  *Н ( т е ) ,  

п о  с л е и е  ч е р т ,  1 К о м т р о л ы ш й  
п р о г и б  н  с е р е д и н е  

п р и л е т *  б е л  к к
/ к. гм

К о н т р о л ь н а *  
шаркав р а с к р м т и »  

трещин 
®к- м“

С -1,4 С-1.6 .п р и  п р о в е р к е  
т р п и н н и с т о Л к о с т п

п р и
м с * с п с о « т «

БОГ125—1Т 
БОП25—1П 63.8(6.5) 68.7(7.0) 45.6(4.65) 45,6(4,65) 1,1 0,15

БОП25-2Т 
БОП25—2П 99.1(10.1) 112,8(11.5) 69.7(7.1) 69.7(7,1) 1.6 0.20

БОП25-ЗТ 
БОП25—ЗП 114.8(11.7) 131.5(13,4) 86,3(8.8) 86,3(8.8) 1.7 0,20

БОПЭ8-1Т
БОЛ38-1П 95,2(9.7) 108.9(11,1) 66.7(6.8) 66,7(6,8) 1* 0,20

БОП38-2Т 
БОП38—2П 148,1(15,1) 168,7(17^2) 104.0(10,6) 104.0(10,6) 1.9 0,20

БОП38—ЗТ 
БОП38—ЗП 183,4(18,7) 221.7(22,6) 129,5(13,2) 129,5(13.2) 2.1 0.20

БОВ— 1Т 
БОВ— 1П 95,2(9,7) 108.9(11.1) 66.7(6.8) 66,7(6.8) 1.5 0.20

БОВ—2Т 
БОВ—2П N8.1(15.1) 168,7(17.2) 104,0(10,6) 104,0(10.6) 0.20

БО В -ЗТ
БОВ -ЗП 183,4(18,7) 221.7(22,6) 129,5(13.2) 129.5(13.2) 2,1 0.20

П р и м е ч а н и я :
1. Величины контрольных нагрузок указаны без улета массы балки.
2. Величина коэффициента С принимается в зависимости от возможного характера разрушения балки согласно 

ГОСТ 8829-85.



ГОСТ 24803.0—81 С. 15

1 • ч
Т а б л и ц а  2

Значения контрольных нагруэок, прогябоя и шправы раскрыта* трещав балок, предназначенных для аданя!
с расчетной сеАсинчиостыо 7—9 баллов

1 я '  ( 

М а р к *  б а л к и

К о я т р о л ь и о *  и о г р у а к *  в о  п р о ж а р к а  
п р о ч н о с т и  • я я а *  с о с р м о т о ч а и н ы х  

г р у а о »  Р, « Н  ( т с Х  « о  « « е м *  ч е р т .  2

К о я т р о л ь и м  а о г р г а к а  в » я д «  
е о е р ж я о т о ч ж я ж м х  г р у ь о а  Р. кН ( т с ) ,  

по ехам* ч а р т .  >
К о н т р о л ь н ы *  

о р о г и б  * t t р е л и н е  
п р о л о г а  б а л к и

U- с“

К о н т р о л ь н а я  
ш и р и н а  р а с к р ы т и я  

r p t i u n n o

«К- -
С-1.4 С—1.6 п о  п р о а е р к с  

т р е щ а ж о е т о а к о е т и
ПО а р о о ж р к с  
м о с т и  о с т и

БОП25—1Т-С 
Б0П25—1П-С

» • 
56,9(58) 64,7(6.6) 40,7(4.15) 40,7(4,15) 1.0 0,15

БОП25—2Т-С 
ВОП25—2П-С 86.3(88) 99,1(10.1) 618(88) 81,8(6,3) 18 0,20

БОП25—ЗТ-С 
БОП25—ЗП-С 106,9(108) 122,6(12,5) 76.5(7.8) 768(7.8) 18 080

БОП38—1Т-С 
БОП38— 1П-С 82,4(8,4) 94,2(9.6) 58,9(6,0) 58,9(6,0) 1.1 080

БОП38—2Т-С 
БОП38—2П-С ' 130,5(13,3) 148,1(15,1) 938(9.5) 93.2(98)' 1.3 080

БОГ138—ЗТ-С 
БОП38—ЗП-С 160,9(16.4) 183,4(187) 114.8(11.7) 1148(11,7) 1.6 0,20

БОВ—1Т-С 
БОВ—1П-С 82,4(8.4) 94,2(9,8) 588(6,0) 58.9(6.0) 1.1 080

БОВ—2Т-С 
ВОВ-2П-С 130.5(13.3) ' 148.1(16,1) 938(9.5) 93,2(98) 18 0.20

БОВ—ЗТ-С 
Б О В -З П С 180,9(16,4) 183,4(18,7) 1148(11,7) 114,8(11.7) 1.6 080

П р и м е ч а н и я :
1. Величины контрольных нагрузок указаны без учета массы ба.тки.
2. Величина коэффициента С принимается в зависимости от возможного характера разрушения балки согласно 

ГОСТ 6829-85.
3. При измерении контрольного прогиба / к в середине пролета балки к юнцам коисоле* по схеме черт. 2 прикла

дывается нагрузка, равная V» Р.
Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. М 1),

«
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