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1. Настоящий стандарт распространяется на оболочки, в которые встраиваются электрические 
аппараты общепромышленного исполнения на напряжение до 1000 В. и устанавливает степени их 
зашиты.

Стандарт не распространяется на оболочки электрических аппаратов, предназначенных для 
работы во взрывоопасной среде и особых климатических условиях, а также на оболочки электро
бытовых приборов.

(Измененная редакция. Изм. №  I, 2).
2. В зависимости от степени защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям 

аппаратов, от попадания посторонних тел и от проникновения воды, указанных в ГОСТ 14254, 
настоящим стандартом устанавливаются степени зашиты электрических аппаратов, условные обо
значения которых приведены в таблице.
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Условные обозначения степеней зашиты аппаратов

0 IP0U _ _ _ _ _ _ _ _
1 IP 1 0 IP 11 IP 1 2 _ _ _ _ _ _
2 IP 2 0 IP 2 I IP 2 2 1Р23 — — — — —

3 IP 3 0 IP 31 IP 32 IP 3 3 IP 3 4 _ _ _ _
4 IP 4 0 IP 4 I IP 4 2 IP 4 3 IP 4 4 — — — —

5 IP 5 0 IP 5 I _ _ IP 5 4 IP 5 5 1Р56 _ _
6 1Р60 — — — — IP 6 5 IP 6 6 IP 6 7 IP 6 8

П р и м е ч а н и е .  На отдельные виды аппаратов рекомендуется устанавливать предпочтительные степени 
зашиты.

3. Методы испытаний оболочек в зависимости от степеней защиты — по ГОСТ 14254.
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