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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОРУЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
ЭРВ 72—1,  ЭРв 73—3

Технически* услоаия

Ventilating eledrical-snd-hand units 
ЭРВ 72—2, ЭРВ 72—3 Specifications

ГОСТ
26840-86

ОКП 486178

Посгамоепенмем Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 
1986 г. Н» >13 срок действия установлен

с 0t.0t.B7 
до 01.01,93

Несоблюдение стандарта преследуется по икону

Настоящий стандарт распространяется на установки электро- 
ручные вентиляторные типов ЭРВ 72—2, ЭРВ 72—3 (далее—ус
тановки), предназначенные для подачи воздуха в помещения со
оружений гражданской обороны в режиме чистой вентиляции.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Установки должны изготавливаться типов:
ЭРВ 72—2 — электроручная вентиляторная установка, рабо

тающая от электродвигателя или приводимая ы движение ручным 
приводом, рукоятку которого вращают 2 человека;

ЭРВ 72—3 — электроручная вентиляторная установка, работа
ющая от электродвигателя или приводимая в движение ручным 
приводом, рукоятку которого вращают 3 человека.

1.2. Основные параметры и размеры установок должны соот
ветствовать указанным в табл. 1.

Издамме официальное Перепечатке воспрещена

©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 26840-М

Т а б л и ц а  I

Нв«*»иоммм« тж*>отсл<»
Тип

ЭРВ 72 -г ЭРВ 72—Э

Типоразмер вентилятора, диаметр 
рабочего колеса в % от One* 
по ГОСТ 10616-73, ГОСТ 6976-73

Производительность, м*/ч (предель
ное откл. + 5% )

Полное давление, Па 
Потребляемая мощность, кВт 
Мощность электродвигателя по 

ГОСТ 19523-8!, кВт 
Частота вращения, об/мин 
Редуктор по ГОСТ 20758—75

Потребляемая мощность на руко
ятке. Вт

Усилие на рукоятке. Н 
Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота
Масса, кг, не более

И  4 - 7 5  Те 3,15 
95

U 4 - 7 5  X  4 ,0  
105

1000 1500 1650 1750 2100 2350
270 220 200 250 220 200
0.1 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17

0.27 0,37
1500 1000

Ц2У -1 0 0 -4 0 -2 1 V 2 Ц2У-100-31.;5-2IV2

103 125 117 155 170 175
100 120 130 180 196 205

1250 1560
615 750
630 775 *

90 116

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  установки типа 
ЭРВ 7 2 -2 :

ЭРВ 72— 2 ГОСТ 26840-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Установки должны изготовляться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержден
ным в установленном порядке.

2.2. Сварные швы должны иметь гладкую или мелкочешуйча
тую поверхность без трещин и непроваров. Сварные швы должны 
быть зачищены.

Требования к сварным соединениям — по ГОСТ 5264—80.
2.3. Поверхности деталей не должны иметь заусенцев, заднроз, 

забоин и других механических повреждений, снижающих их экс
плуатационные качества и ухудшающие внешний вид.

2.4. Резьбы должны быть выполнены с полями допусков 8 g и 
7Н (по ГОСТ 16093-81).

2.5. Поверхности деталей должны быть окрашены нитроэмалью 
НЦ-25 по ГОСТ 5406—84 или эмалями других марок, обеспечи
вающими качество покрытия не ниже указанного.



ГОСТ 2М40—М Стр. 3

Лакокрасочные покрытия поверхностей деталей установок вен
тиляторных должны соответствовать V классу ГОСТ 9.032—74, а 
по условиям эксплуатации — группе У ГОСТ 9.104—79.

2.6. Все сборочные единицы установки должны быть смонти
рованы на общей раме.

2.7. Муфта установки должна автоматически включаться при 
работе установки на ручном приводе и выключаться при электри
ческом приводе.

2.8. Установленный срок службы до капитального ремонта 
установок — не менее 5 лет.

2.9. Установленный полный срок службы установок 10 лет пос
ле размещения (монтажа) их в помещениях сооружений граждан
ской обороны.

2.10. Установленный срок сохраняемости — 1 год.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.003-74.

3.2. Крепления вращающихся частей установок не должны са
мопроизвольно рассоединяться и ослабляться.

3.3. Уровень звуковой мощности установки н уровни звука на 
рабочих местах в производственных помещениях не должны пре
вышать значений, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т и п  у с т а в о м ! '

У р о в н я  тау ксео Л  и с с ая о с тм  в  д £  в  о х т в м ы х  п о л о с а х  
с о  с р о А х а г е о и с т р а ч с с к и к и  ч а с т о т а м и  в  Гц

У рови»  з в у * а  
в  1 М

63 1 » too изо 1000 JOCO ■♦«О «СО

Э Р В  7 2 - 2 1 0 7 1 0 0 9 4 91 8 8 8 6 8 4 8 2
8 0

Э Р В  7 2 — 3 1 0 8 101 9 5 9 2 8 9 8 7 8 5 8 3

3.4. Электрооборудование установки должно соответствовать 
ГОСТ 12.2.007.1—75 и ГОСТ 12.3.01^80.

3.5. Монтаж электрооборудования должен выполниться в соот
ветствии с требованиями «Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ)>, введенных в действие с 1 апреля 1981 г.

3.6. Установка должна быть заземлена, заземляющие зажимы 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и 
ГОСТ 12.1.030—81.

3.7. Уровни вибрации, создаваемые вентилятором установки, нс 
должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.012—78. До-
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пускаемые значения среднеквадратичной колебательной скорости 
6,7 мм/с. .

3.8. Установка должна иметь устройства для закаливания. 
Места закаливания должны быть обозначены по ГОСТ 14192—77.

4. ко м п ле ктн о сть

4.1. В комплект установки должны входить: клапан расходо- 
мер-отсекатель КРО-2 или КРО-3, рукоятка, ключ специальный, 
к установке прилагается паспорт по ГОСТ 2.601—68.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Установки должны проходить приемо-сдаточные и перио
дические испытания.

5.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую уста
новку на соответствие требованиям пп. 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2. 4.1.

5.3. Периодическим испытаниям подвергают одну установку 
каждого типа не реже одного раза в 5 лет при выпуске менее 
50 шт. в год и не реже одного раза в 3 года при выпуске более 
50 шт. в год.

5.4. При периодических испытаниях проверяют соответствие 
установок требованиям табл. 1 и пп. 2.1, 2.2, 2.5, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.

5.5. Потребитель проводит контрольные испытания по програм
ме приемо-сдаточных испытаний.

5.6. Срок службы проверяется по результатам анализа экс
плуатации изделия.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Аэродинамические испытания — по ГОСТ 10921—74 со сня
тием аэродинамических характеристик по трем точкам:

на установке ЭРВ 72—2: давление — 200, 220, 270 Па;
производительность — 1650, 1500. 1000 м3/ч
на установке ЭРВ 72—3: давление — 200, 220, 250 Па;
производительность — 2350, 2100, 1750 м3/ч
6.2. Измерения вибрации вентилятора — по ГОСТ 12.1.034—81.
6.3. Определение шумовых характеристик вентилятора — по 

ГОСТ 15.1.028-80.
6.4. Контроль сварных швов — по ГОСТ 3242—79.
6.5. Правильность сборки, комплектность установки, отсутст

вие внешних повреждений, качество маркировки, покрытие, со
стояние упаковки проверяют осмотром.

6.6. Работу установки проверяют при электрическом и ручном 
приводах.
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При включепном на время (не более 10 мин) электродвигателе 
проверяют исправность электродвигателя и вентилятора. Во время 
работы не должно быть посторонних шумов. Муфта должна авто
матически отключаться.

При ручном приводе проверяют работоспособность муфты, ко
торая должна автоматически включаться при вращении рукоятки; 
и выключаться при резком прекращении вращения.

Испытания проводить не менее 10 раз.
6.7. Усилие на рукоятке ручного привода (проверяют динамо

метрической рукояткой;
на установке ЭРВ 72—2 при частоте вращения 35 об/мин — 

приложением усилия на рукоятку 130 Н;
на установке ЭРВ 72—3 яри частоте вращения 30 об/мин — 

приложением усилия на рукоятку 200 Н.
Усилие прилагается перпендикулярно оси рычага рукоятки.
6.8. Потребляемую мощность установки измеряют при номи

нальном напряжении ваттметром класса не ниже 1,0 по ГОСТ 
8476—78.

7. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На корпусе каждой установки должна быть прикреплена 
табличка по ГОСТ 12971—67 и TQCT 12969—67, содержащая:

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение;
месяц и год выпуска;
обозначение настоящего стандарта.
7.2. На корпусе установки должно быть указано стрелкой на

правление вращения крыльчатки.
7.3. /Механически обработанные н неокрашенные поверхности 

установки должны быть подвергнуты противокоррозионной защи
те ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

7.4. Каждая установка должна транспортироваться в собран
ном виде со снятой рукояткой в ящике по ГОСТ 2991—85. Рукоят
ка должна быть привязана к раме вентилятора. '

Упаковка должна исключать перемещение установки внутри 
ящика при транспортировании.

Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохран
ность изделий при транспортировании и хранении.

7.5. Эксплуатационная документация и специальный ключ дол
жны быть вложены в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 
10354—82 и привязаны к раме вентилятора.

7.6. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—-77.
7.7. Условия транспортирования установок в части воздействия 

климатических факторов — по группе Ж  ГОСТ 15150 —69.
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7.8. Условия хранения установок — по группе Л  ГОСТ 
15150-69.

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие установок требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий транспорти
рования. хранения, эксплуатации и монтажа.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации—12 мес со дня пуска ус
тановки в эксплуатацию.

Редактор Л. Л. Владимиров 
Технический редактор В. Н. Малькова 

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в яав. 3I.OX.K Поди. * ееч. 13.01,86 0.4 уел. в . л . 0.8 уел. кр.-отт. Qi40 у ч .-т д  л. 
Т « и *  12000 № .  Цена 3 поп

Орлана «Звяк Початя» Иадатальстяо стандартов, 123840, Москва, ГСП. Нововрасиакекий я*р.. 3 
Твя «Москоммй печатник». Хоехва, Лялин nep_ 6. Зав. 2014



Измснснм M I ГОСТ 26640—86 Уетаноаки адектроручиые вентиляторные ЭРВ 
72—2, JPB  72—3. Технические условия

cccR?5iiSSrj-Мм?»
Дата введения 01.05.83

. лсл? у" Т  L2, Таблнца *• Параметр «Мощность электродвигателя по ГОСТ 1Ж>/3—й1, кот» исключить;
заменить наименование показателя: «Частота вращения, об/мин» ва «Час

тота вращения рабочего колеса, об/мин»;

(Продо.мсение см. с. 182)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26840—86)
таблицу 1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускается примене

ние вентиляторов и редукторов других типоразмеров с параметрами, соответст
вующими указанным»

Пункт 4.J |(здож(гть п новой редакции: «4.1. В комплект установки должны 
входить рукоятка, специальный ключ, к установке прилагается паспорт по 
ГОСТ 2.601—68».

^П^гнкты .7.7, ТА заменить обозначения группы: Ж  на 4(Ж 2). Д  на

(ИУС № 3 1988 г.)



Группа Г82

Изменение Лк 2 ГОСТ 24840—8* Установки влекгроручиые вентиляторные ЭРВ 
72—2, ЭРВ 72—1. Технические условия
Утяерждено и введено а действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 07.02.92 М  124

.  Д ата введения 01.07.92

Вводную часть дополнить абзацами: «Вид климатического исполнения уста
н о в о к -У Х Л З  по ГОСТ 16150-69.

Требования нестоящего стандарта являются обязательными».
Пункт J A  Таблица I. Заменить ссылки: ГОСТ 10616—73 на ГОСТ 10616- 

—90. ГОСТ Э97&-73 на ГОСТ 5(976—90: исключить слова: «по ГОСТ 20756-75»;
заменить наименование показателей: «Производительность, м*/ч (предель

ное отхл. + 6 % ) »  на «Производительноеть. м*/ч (доп. олсл. ± 5 % ) » .  «Полков 
давление. Па» ва «Полное давление, Па (доп. отхл. ±  4 %)».

Пункт 3J5. Исключить слова: «введенных в действие с I апреля 1981 г.*. 
Пунхт 4.1. Исключить слова: «ключ специальный».
Пункт 7.4. Первый абзац после слов «в ящике» дополнить словами: «типа 

Н— 1 или V—1»;
(Продолжение см. с. 92)



(Продолжение изменения к ГОСТ 2Ш 0—86)
третей абзац изложат ъ в новой редакции: «При контейнерных перевозках 

установив транспортируются без упаковки.
При перевозке установок автомобильным транспортом л опускается но сог

ласована» с истребителем транспортирование без уааковке с предохранение»! гру
за от атмосферных осадков в механических повреждений.

Допускается другой вид упаховкн. обеспечивающий сохранность изделий врн 
транспортировании н хранения».

Пункты 7.6, 7.7 наложить в новой редакции: «7.6. Транспортная маркиров
к а — по ГОСТ 1415)2—77 с обязательным нанесением манипуляционного знака 
«Верх».

Т.7. Установки могут транспортироваться транспортом любого вцда в соот
ветствия с правилами перевозки грузов, действующими на трансяортс данного 
вида.

Условия транспортирования установок — по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 16160— 
—60».

Пункт 7.8. Заменить обозначение группы: 4(Ж  2) на 5(О Ж  4).
(ИУС № 6 1992 г.)

ГОСТ 26840-86
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