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ГОСТ Р 53674—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Цен
тральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 «Трубопроводная арматура и силь
фоны»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. No 1059-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях « Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

©Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Арматура трубопроводная

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЗАКАЗА

Pipeline valves. Nomenclature o f characteristics. Check-lists for design and order

Дата введ ения — 2011— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и приводы к ней 
(далее — арматура) и устанавливает номенклатуру основных показателей и формы опросных листов 
для проектирования и заказа.

Установленная настоящим стандартом номенклатура показателей рекомендуется для включения 
в конструкторскую и нормативную документацию, в том числе в техническое задание, технические усло
вия. эксплуатационную документацию (паспорт, руководство по эксплуатации), при их разработке или 
пересмотре.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51330.0—99 (МЭК 60079-0—98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 

Общие требования
ГОСТ Р 52720—2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения
ГОСТ Р 52776—2007 (МЭК 60034-1:2004) Машины электрические вращающиеся. Номиналь

ные данные и характеристики
ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 9544— 2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов
ГОСТ 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0.1 до 

20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверх
ностей

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23866—87 Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основ
ные параметры

ГОСТ 25923—89 Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издавае
мому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание оф ициальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52720. ГОСТ 27.002. а также следующие 

термины с соответствующими определениями:
3.1 показатели назначения: Основные технические данные и характеристики арматуры, опреде

ляющие возможность ее применения в конкретных условиях эксплуатации.
3.2 показатели надежности: Показатели, характеризующие способность арматуры выполнять 

требуемые функции в заданных режимах условий эксплуатации.
3.3 безопасность арматуры: Состояние арматуры, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 
лиц. государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, вследствие критического отказа арматуры или контакта с арматурой или ее рабо
чей средой при безотказном функционировании арматуры,-

3.4 критический отказ арматуры: Отказ арматуры, возможными последствиями которого явятся 
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц. государ
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений.

3.5 назначенные показатели: Технико-экономические характеристики, соблюдение которых 
необходимо для исключения (с вероятностью, близкой к 1) возникновения критического отказа.

П р и м е ч а н и е  — По достижении назначенных показателей эксплуатацию арматуры необходимо прекра
тить независимо от ее технического состояния. Возможность дальнейш ей эксплуатации и установления новых 
назначенных показателей определяет комиссия.

3.6 показатели технологичности: Показатели, характеризующие уровень технологии и органи
зации производства, рациональное использование заготовок.

3.7 срок хранения: Календарная продолжительность хранения арматуры, в течение которой 
сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих ее способность выполнять 
заданные функции.

4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
КД — конструкторская документация;
НД — нормативная документация;
ТД — техническая документация;
ТЗ — техническое задание;
ТУ— технические условия;
ЭД — эксплуатационная документация.

5 Номенклатура показателей

5.1 Номенклатура основных показателей
5.1.1 Номенклатура основных показателей включает:
- показатели назначения.
- показатели надежности;
- показатели, характеризующие безопасность;
- показатели технологичности.
5.1.2 Дополнительные показатели, не предусмотренные настоящим стандартом, указывают в НД 

или ТД на конкретный вид арматуры в зависимости от области применения.
5.1.3 Жирным курсивом в таблицах 1 и 4 отмечены наименования показателей, являющихся обя

зательными вне зависимости от вида и области применения арматуры.
5.1.4 Гидравлические характеристики арматуры (коэффициент сопротивления, условная пропус

кная способность, коэффициент расхода), силовые характеристики арматуры (момент или усилие, 
необходимые для управления), а также мощность электродвигателя (электромагнита) привода являют
ся характеристиками энергоэффективности арматуры.

5.2 Показатели назначения
5.2.1 Номенклатуру показателей назначения устанавливают исходя из требований заказчика и 

включают в ТЗ (или в другой документ, его заменяющий) и ТУ.
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5.2.2 Для комбинированных видов арматуры и приводов в показатели назначения включают одно
временно показатели каждого из видов арматуры и приводов.

5.2.3 Показатели назначения арматуры и приводов в зависимости от их видов приведены в таб
лице 1.

Т а б л и ц а  1 — Показатели назначения арматуры и приводов

Показатели Применяемость показателя для арматуры и приводов

Вид арматуры Вид привода

Наименование
показателя

Размер
ность

Обоз
наче
ние Запор*

пая
Обрат

ная
Регули
рующая

Пре
дохра
нитель-

мая

Ручной 
(и ре

дуктор)

Пнев
мати

ческий

Гидрав
личе
ский

Элек
триче
ский

Элек
тромаг
нитный

Д иам ет р н ом и
н ал ь ны й - DN + ♦ ♦ ♦»> - - - - -

Диаметр эффек
тивный

ММ °афф + - - - - - - - -

Д авление н о 
м инальное  
(или  рабочее, 
ил и  р а сче т 
ное)

МПа
(кгс/см2)

PN
(или

р р-
или Р)

♦ ♦ ♦ +2> - ♦ ♦ - -

Перепад давле
ния

МПа
(кгс/см2) АР ♦3> +3» +3» - - - - - _3)

Д авление
наст ройки

МПа
(кгс.'см2> р * - - - ♦ - - - - -

Д авление
п ол н ого
от кры т ия

МПа
(кгс/см2) р , о - - - ♦ - - - - -

Д авление
закры т ия

МПа
(кгс/см2)

р■амр - - - ♦ - - - - -

Рабочая
среда*' - - + ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ - -

Температ ура
рабочей
с р е д ы "

*С t ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ - -

Коэф ф ициент
со п р о т и в л е 
ния

- 4 ♦ - - - - - - -

У сло вная  п р о 
пускная с п о 
собност ь

m3N Kvy - - ♦ - - - - - -

П лощ адь седла мм2 F - - - ♦ - - - - -

Коэф ф ициент  
ра схода  
д л я  газа 
(ж идкост и)

- a l ( a 2> - - - ♦ - - - - -

Г  ермет ич- 
ност ь зат во
р а '

7) 7) ♦ ♦ ♦ ♦ - - - - -

П ропускная х а 
ракт ерист ика - - - - ♦ - - - - - -
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Продолжение таблицы 1

Показатели Применяемость показателя для арматуры и приводов

Наименование
показателя

Размер
ность

Обоз
наче
ние

Вид арматуры Вид привода

Запор
ная

Обрат
ная

Регули
рующая

Пре
дохра
нитель-

кая

Ручной 
(и ре

дуктор)

Пнев
мати

ческий

Г идраа- 
личе- 
ский

Элек
триче
ский

Элек
тромаг
нитный

Коэффициент 
начала кавита
ции

- «с - - ■f - - - - - -

С т роит ель
ная длина

мм L ♦ ♦ ♦ ♦ - - - - -

Климатическое
исполнение - - ♦ + + + + ♦ ♦ ♦ ♦

Внешние
воздействия6' - - ♦ ♦ ■f ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Взрывозащита
электрообору
дования

- 9) ♦ - ♦ + - ♦»> + »0) ♦ ♦

Д авление
управляю щ ее

МПа
(кго'см2) Р упр - - - - - ♦ ♦ - -

М ощ ност ь  
эле кт р одвига 
т еля (элек
т ром агнит а)

Вт. ВА - - - - - - - ♦ ♦

Максимальное 
усилие или кру
тящий мо
мент для 
управления

Н (кгс);
Н м  

(кгс м)
♦ - - ♦ - - - -

Парамет ры  
т ока (перем ен
н ы й  или п о 
ст о ян ны й , 
част от а, чи с
л о  фаз. н а пр я 
жение. сила  
т ока и др.)

- - - - - - - ♦ ’ 0) ♦  ’ 0) ♦ ♦

М аксим альны й  
кр ут ящ ий  м о 
мент  на в ы 
ходн ом  валу  
(для  п р и водов  
с вращ ат ель
н ы м  движ е ни 
ем)

Н м
(кгс-м ) м .р - - - - ♦ ♦ ♦ ♦ -

М аксим альное  
усил ие  на в ы 
ходн ом  звене  
(ш т оке) (для  
п р и в о д о в  с п о 
ст уп а т е л ь
н ы м  д в и ж е 
нием)

Н (кгс) 0 - - - - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Продолжение таблицы 1

Показатели Применяемость показателя для арматуры и приводов

Наименование
показателя

Размер
ность

Обоз
наче
ние

Вид арматуры Вид привода

Запор
ная

Обрат
ная

Регупи
рующая

Пре
дохра
нитель

мая

Ручной 
(и ре

дуктор)

Пнев
мати

ческий

Гндрав
пиче-
ский

Элек
триче
ский

Элек
тромаг
нитный

Линейное (или 
угловое) пере
мещение запи
рающего (или 
регулирующего) 
элемента или 
выходного звена 
(ход)

ММ
(градус) МФ) + + ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦

Предельное 
число оборотов 
выходного вала

об л - - - - ♦ + + ♦ -

Время соверше
ния предельного 
числа оборотов 
выходного вала 
(или частота 
вращения (ско
рость переме
щения) выход
ного вала)

с
(об/мин.
мм/мин)

*('•) - - - - - ♦ + ♦ -

Время соверше
ния выходным 
звеном хода при 
нагрузке О

с t - - - - - ♦ + ♦ ♦

Время перехода 
рабочего органа 
из положения 
«Закрыт» в по
ложение 
«Открыт»
(или обратно)

с t + - ♦ - - - - - -

Режим работы - - - - - - - - - -

Для предохранительных клапанов дополнительно указывают DN  на выходе.
2) Для предохранительных клапанов дополнительно указывают соответствующее давление на выходе. 
31 Перепад давлений может быть указан:

- для запорной и обратной арматуры — максимальный в закрытом положении;
-д л я  регулирующей арматуры и регуляторов давления:

а) минимальный при максимальном расходе;
б) максимальный при минимальном расходе;
в) при закрытом затворе;

- для электромагнитной арматуры дР на закрытом клапане, обеспечивающий открытие затвора. 
Рабочая среда характеризуется следующими данными:

- наименование и основные физические свойства (плотность, вязкость и др.):
- химический состав;
- концентрация.

При необходимости указывают также количество, размер и твердость включений.
51 Температура рабочей среды может быть задана а виде:

- диапазона рабочих температур:
- расчетной;
- максимальной;
- минимальной.

5
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Окончание таблицы 2

®>Для обратной арматуры указывают коэффициент сопротивления при полном открытии и скоростном дав
лении. обеспечивающем полное открытие арматуры. В КД (ТУ) и ЭД приводят также зависимость коэффициента 
сопротивления от скоростного давления.

7> Для герметичности затвора могут быть указаны:
- класс герметичности затвора по ГОСТ 9544 — для запорной арматуры.
-класс герметичности (илиотносительная протечка в затворе в % от К ку) поГО С Т23866 — для ре
гулирующей арматуры;

- утечка в затворе (по воде или воздуху) (а см3/мин) — для запорной, обратной и предохранительной 
арматуры.

Факторы внешних воздействий:
- сейсмические нагрузки;
- вибрация;
-огнестойкость;
- нагрузки от трубопроводов;
- влага, пыль, вредные вещества в окружающей среде.

9> Российскую маркировку взрывозащищенного оборудования выполняют по ГОСТ Р 51330.0 и стандартам 
на отдельные виды взрывозащищенного оборудования.

Маркировка взрывозащиты включает: обозначение уровня взрывозащиты, знак Ех. обозначение группы 
электрооборудования (I, II или НА. ИВ. НС) и т. д.

,0 > Для дополнительных элементов пневмо- и гидроприводов, работающих от электрической энергии.
> Режим работы и параметры режима — по ГОСТ 52776.

П р и м е ч а н и я
1 Знак «♦» означает применяемость, знак « -»  — неприменяемость.
2 Жирным курсивом выделены показатели, являющиеся обязательными вне зависимости от вида иобласти 

применения арматуры.

5.3 Показатели надежности
5.3.1 Номенклатуру показателей надежности устанавливают исходя из требований заказчика и 

включают в ТЗ. ТУ и ЭД.
5.3.2 Перечень показателей надежности приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 —  Показатели надежности

Показатели надежности

Наименование показателя

Размерность
для арматуры, отказ которой 

может быть критическим
для арматуры, отказ которой 

не является критическим

Показатели безотказности

Вероятность безотказной 
работы11

-

Средняя наработка на отказ 
или средняя наработка до от
каза

часы и/или циклы

Показатели долговечности21

Полный срок службы (до 
списания)

Средний полный срок службы 
(до списания) и/или средний 
срок службы до капитального 
ремонта

год

Полный ресурс (до списа
ния)

Средний полный ресурс (до 
списания) и/или средний ре
сурс до  капитального ремонта

часы и/или циклы

Показатель сохраняемости Средний срок хранения год

Показатели ремонтопри- 
годности

Среднее время восстановления работоспособного состоя
ния или средняя оперативная продолжительность планово
го ремонта

ч

Средняя трудоемкость работ по восстановлению работоспо
собного состояния или средняя оперативная трудоемкость 
планового ремонта

норма времени (ч)

6
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Окончание таблицы 2

Показатель «вероятность безотказной работы» измеряют в относительных единицах, показатели «средняя 
наработка на отказ» и «средняя наработка до отказа» измеряют в часах и циклах (для регулирующей армату
ры — в часах).

2) Для всех видов арматуры, устанавливаемой на емкостях для транспортирования опасных грузов (цистер
ны. контейнеры и др.). показатели долговечности могут быть установлены дополнительно в километрах пробега.

П р и м е ч а н и я
1 Порядок нормирования и контроля показателей надежности приведен в (5).
2 Номенклатуру и количественные значения показателей надежности устанавливают по согласованию с за

казчиком и при необходимости дополняют другими показателями надежности по ГОСТ 27.002.

5.4 Показатели, характеризующие безопасность
5.4.1 Номенклатуру показателей, характеризующих безопасность, устанавливают исходя из тре

бований заказчика и включают в ТЗ. ТУ и ЭД.
5.4.2 Рекомендуемый перечень показателей, характеризующих безопасность, приведен в табли

це 3.

Т а б л и ц а  3 — Показатели, характеризующие безопасность

Наименование показателя Размерность
Обозначение
показателя

Назначенный срок службы ГОД Тея и

Назначенные показатели Назначенный ресурс цикл (ч) Гр и

Назначенный срок хранения год Те. я

Показатели безотказности Вероятность безотказной рабо
ты в течение назначенного ре
сурса по отношению к 
критическим отказам (к критичес
кому отказу)

- Р

Коэффициент оперативной го
товности {для арматуры, работа
ющей в режиме ожидания)

- "О Т

П р и м е ч а н и я
1 Порядок нормирования и контроля показателей, характеризующих безопасность, приведен в J5).
2 Номенклатуру и количественные значения показателей, характеризующих безопасность, устанавливают по

согласованию с заказчиком.

5.5 Показатели технологичности
5.5.1 Номенклатуру показателей технологичности устанавливают исходя из требований заказчи

ка и включают в ТЗ, ТУ и ЭД.
5.5.2 Перечень основных показателей технологичности приведен в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 — Основные показатели технологичности

Наименование показателя Размерность

М асса кг

Трудоемкость изготовления (норма времени) ч

Свариваемость {для арматуры, привариваемой к трубопроводу, а том 
числе и фланцев)’ *

-

п  По требованию заказчика для характеристики свариваемости вводят эквивалент углерода (С]а.

П р и м е ч а н и е  — Жирным курсивом выделен показатель, являющийся обязательным вне зависимости 
от вида и области применения арматуры.

7
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6 Опросные листы для проектирования и заказа

6.1 Проектированию продукции предшествуют получение или разработка и согласование исход
ных технических требований (заявок) от заказчика для заключения договора (контракта) на выполнение 
работы.

6.2 Исходные технические требования к различным типам арматуры должны соответствовать 
содержанию опросных листов. Рекомендуемые формы опросных листов приведены:

- в приложении А — на клапаны;
- в приложении Б — на краны;
- в приложении В — на задвижки:
- в приложении Г — на затворы дисковые;
- в приложении Д — на предохранительную арматуру;
- в приложении Е — на клапаны регулирующие.
- в приложении Ж — на регуляторы давления;
- в приложении И — на обратную арматуру.
6.3 Дополнительные требования, включаемые в опросные листы, могут содержать:
- наименование установки;
- требования государственных надзорных органов;
- перечень разрешительных документов;
- ограничения по габаритам:
- отрасль промышленности, где применяют арматуру;
- диаметр трубопровода, на котором устанавливают арматуру;
- стыкуемую трубу, диаметр расточки, тип разделки:
- скорость изменения давления и температуры рабочей среды;
- сейсмические, вибрационные, радиационные, световые, электромагнитные и другие внешние 

воздействия:
- скорость рабочей среды в трубопроводе при открытом затворе;
- допустимый перепад давления при скорости рабочей среды;
- ударную вязкость металла при заданной минусовой температуре и другие механические свой

ства;
- уровень шума.
Для регулирующих клапанов, предохранительной арматуры и регуляторов давления:
- параметры рабочей среды:

а) плотность при номинальных и рабочих условиях;
б) давление насыщенных ларов при рабочей температуре;
в) кинематическая вязкость при температуре среды на входе:
г) коэффициент сжимаемости;

д) показатель адиабаты.

8
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П рилож ение  А 
(реком ендуем ое)

Форма опросного листа на клапаны
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П риложение Б 
(реком ендуем ое )

Форма опросного листа на краны
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П рилож ение  В 
(реком ендуем ое)

Форма опросного листа на задвижки
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Ml И CO.M8 1 ITtfCf <*)СН‘И».<

Гэху|м  среда
iiuiriiic икот •ялютеняв I jvi wep i tv р ■МЧ 4JCIIII1 ми
ЫРЬ>«ОП|1ВСИ1С« О □ | I СИС ЯХ «1» С
»cvrc(U»fu /  01 •С ;Ю •с
ПЛОТНОСТЬ |> , »!■'«’ < |Х _ |ГК*4 ) 1 кяшкть * vr.icii !*С»

IlciVIIIU ЛМЫСИН» И НОПОЖСМЛИ _______v ita { к ■</&**% Ы'тг МП) исч*
1 CpWCTlI'IIIOCIb UTIIOJU КЛ_______ГОСТ 9544

>OQ14WHМатерии трубо прошла
VlMOIXHHC l  ПИИяе.1* (ШПЖ.) С&.Ы1МКПМХ □  «1ПСР1И.1 1 СИ.ифМШОС □

Присосдннаите к трувопроюлу tiucciiic □  НСП ГОСТ 12X15 III r s Mltal KPCfcM'l 1С отпетмиин (LtlUlalMII О
Н0Я ПрПШрКУ □ | vM "„..x-D 1 юту iKpHix С 1 ММ<В ттвоогомив 0 WI
рччисл □ | рукоятка (>и.чойнк) О | редуктор □
IIIICUtiailUKCtUtl □ VllfUmiKHIIJ* ламсппс управа попей среды

Пркмп iiiiipxLiii'Kirnd □ . . .  M in i та с .V I

|.1.*к1р<г'1еский □ г В. f l i t  мошвосп. мегтрод»мпгтсл« кВт

хксфомагшпмый □
111*

- В. /  . T il мощность м етромании. .. 
%. роя :о»а. посттикпый □  переменный 1□

ковсчиие
•blUHVUICnil □

мсстрвпсский □  / л  t И
пистатмчхклН О  Р Ml la I kigVm' i/ liiiKiuiKi&iiiiittf 4x'«ii

ртЧ“«5Л ДУб.1СГ D 1 ляс танциоиный у«Шн,-ЖПОЛООТЯПИ (ДУЛ) □
{iHKCBTOfT >КТОХ«Х*ННЯ □

Д м  ШЯСВМО- пли пмроприпма 6е> устройства во места П n o D ш П

Д м  ш н > ж »  с обогревом с осла лрл «<»orpcw
-Ш'мние М П|( кнЛ-vr) а’шктапто Т

Kot<ii)mmcHi lonpoTiuucilliji
Di>m.ciu6«TMKiHiM н  тмянжск с щннхоом с
Crpoirrc'iurat лишш мм
УСТМОВОЧИОС по. таксик 11ф11Ю1|1И«1Н№ С нертталмюс О ■новое □
11ППр№КИИС ПАВДЧИ СрСД.1 левое □ O IHOCWPOWHCC □
KamuinecMir шиолжинс no (ОСТ I5IMI при i  т 00 *с, •ЛОЖИ
CfeKOm’iHHC вредных dCUICV « ЙОКРУЖПИЧНСП «peic

Ех
сейсмическое но|4| от нестойкостьИ1КШШК WiWnClWR tuCpuuitn •ОПОКИ a t  1Г'С|Ч1г<и».>Л1;и
кзтсторпа сейсмостойкости__ _ , ю \ 2 )
ШкС И lintnu ЦЧШ11>рЫ но 1*1 ciaccCvmiMCHocin im> | l )
полный срок службы лет i ia-nun реорс шил. ЮС

Iiokiwtwh тисжиссгя К|К><|»М.-<Ъ&)01К|«И0П роботы___ __м и шрйботка н» откат пика •ее
IUM)'KHlo>l>1 Срок CilVfcfiU___ _ЛСТ lU «.4'OII-sM (VC>|X ____ о н и юс

Покюатеди. ччмктерм <> KMiuie бгхтвсиаяь
«еровпюсп. и ю ч а г к й  ртбати п течение 
кш мчстого ерша слувэд t росу peal по

ШЭДОИЦИГОТ ОГКТ01ИП1ЮЯ югоонс»-
СТЯ 1К> ОТH011KIIIIIO К »РШИ'КСЕИМ

отношению к цж лпоепм im asw откатам (ом  чшатуры. ри5огло*»:И 
в режиме омиаиня)

Пофсбиссп. н .20  г - I L........... I г
. Jana utvcmexMtue ngw fcw iuuu*,'

jU C £ _____
Тея.
Тел..'факс 
l-m .ll

Ря.р»Г.»|ч11к 111.К1Я.ЩШ.) ори I'ш и»:
ЛУ”  ~
1гл.

т £ - Л М ^ ......................................................
e-m .il
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ГОСТ Р 53674—2009

П р и л о ж е н и е  Г 

( р е к о м е н д у е м о е )

Форма опросного листа на затворы дисковыо

О Ш Ч Х  111.1 I I . П К  г
•им |||ЮСЫП|4 » k u

. h i Л UIIHI 1НГНН11
X г.

1 Л Т В О Г Д И С М жмО *шл □
Я п п ч а г1 H innm n-iuiM fl О-*»
■'Ьькн1.-нчи1та1У»х- Г> ( и .  Л I. л с т ч у  :н м стп «  f 'l llnx'wv pKiviiv f't «’СУ»*)

фАЮ

v*w . c o c ra t a yx r- jim x - <octc« w

IU .III4A ' T M.'TUMX •КТО'КПШЙ г/л (vjivx-p ta x a u x  w e ic 'ic iiiin wv

1 ||’UI».4IUI*.-.II G i n a « jpcc< m :iuc О  [  ICKCII'IIIU О
IC W «lfr*np«  1 Ol м  X
IWOUOCTWp K i.'im ’ l | IU .U C II 1 U’ .'C 1 n lU -c.

i n  ra n  n n o n p c m  iu u i& n w  i in »i«)ni-orf схнчю кун. i

( cp uc im nocT k in iK fx i
ГОСТ y > M iH s w K < n b tX H s *K tw > W )-« 4 > K )0 ) it  

’S in  K>, иоП Х *Г25921  ди |К 1 > .щ л км ц |« ____________

М||фШ1 «0J1IIVC4.......
rpitonpMCi^i
I t i i i t f i i c U  ||.-» /|| ||и к1 4 « |С Ы « )К с |Р |К П  I  ( X T  1JKI5 IU  f \  M i l l  I n x W l

I lfllCOC 4WW«W » lp y to f l p o u iT . под присоску О  moJi io k i . D  с o i t c r n u v n  ф га пш м н  □  p e *« p tp }< io n p o io jn

ir.'itiiih D
П р и м

||1к п ч а |и « х -ки п  □

11ЧГИ«.и||«ЛКИП О

.УК ! piriCCCKi □

ir.l-fW IK I

vnpn ,u fO (U U
4<C.U

i ix-.ivucp I
Д М Ж Ш К v i i r u m io u y n  cpcuu 
P . „ _____ M IU  <_____ m cA-u ’ I

IS t  I  u; w a u io c r *  L’KKTpO Jiaraic.t( kISi

HCrVimMICp

Л п н а м ш т с л т к  Л и к и
ИМ1СЧНМС
m*.U>UICm

□
"S '

|||1СЯ«1Ч|'|;ОИ|П

4 t x i  pom vto t»  i  im v m *  D

ПУО4Н0Й 0.1 M i l l

<1 S u A  | 4  ЭУмЛ

д«гхЧШ'«Х1 .н || П

nitcuvun i'K C K iill D M ila  <

pninnH  л>6.~ур □

( ir iV J l l lp  П йМ М Ш М  Г

.li«cmnuiKwmua у и гитс.н . до-южсннИ ( Д У I I )  О

Л м  iihcuuiS  k ih  lu ip c i ip m u . l i iV i > c i|u > o hi 4ЩЦМП1 □ HOD inO
■'Li« u n i j i  № i)  u n m m  -  ко qiiO 'mHK'iim ,

Д»
pCIV.MI
PS’ -11K-
n> «»- 
110(11

НМЛ ■>4 '■■«v’ n i iv  . i n i . g i i i u i ’ , M l l. i lK ic . tv  i
rc[X*ni l  l i iM t i i i in  _ V . .  М11.ЦЩ-.Ч-» t

росцм {>««. (Own) ИМ>1 D . y'l*1» D . tMD
min
PC-
Ж*Ч

i«4. ir t i io m .-  in  к  ш и н  Г , M lb lK ic V - i l 
КрСНМ  Ц К  СИД! ЛГУ... M i l l  i n  D IM  I

ip s y b

ПХЧПУ11Ч» i;tuyu.Tit.-4ua

. 'L n  i.n « o [«  с о с т р о ю * .
■ 1>.,Ц|':ч .“ (та

M l 1я I

F = l
iioor)

Г  IH pcm  с га А с ш ц я э т  -.in  n n w ip i c n rtm u  mu, i
С ф о и т с л т м  m m a  мм

У c i .'j i j i c i i i x - ю л о кс н н с оГШ1||тач.1«зс KpniiaiKiKV д к Л )с  □

ltlll[«K.KllHC 1Ш И‘1Н C(V IU «nfi.-c □  n nycuyniiinv □
климотичсскге ж  нагие in»; iip KX'I ISMH m i i ch
C n a ;( t» ji in c  tc e .u t tn  n c ip o rn  к  т р с ж ж н к Я  сг»:л:
Ищи») im iiii ucKiiix&cx.unjiiig cicii.-h. uiiihiu i.«?f inx<5nM nmiiii IP

Biiniiiiiir navicKci мм ссДьминссюс no |4 | IX 110.111 tlllK I
mOfuniii HOI pi 1КИ Ol IpyflCOflHU.Kl»

Д м  i f » i i i y p u  A T T
laicciipm icJuuocuiAuicia, _ no |2 |
I.ircc и I С. mu .уши . ГЧ JSlSL j O IK  lV- miBCIKOII iilL

IIdkimicw iiau-'KiKviii

IkKiuicMK KipiKicpuiyMiuicOciiiiuiuiKik

HOiiHiD :po> службы
upsaiiiyiv fle «n iai Kd цЛп u_ 
lummcwHuil чип iay*fm

nudiiuR  pccv tc

MJDI1 IfcV 1I.ICMII.MKll ptTl> u и 
iokhik Hnini.icitni сряа служб» 
(p0iy(Ulll»OIIK4ll»4llilt •llllll'C- 
ciiiM O iKreM ____________________

.|ф»"«1Ш1 utopui _
.. II. ..III.Illl j 4 . ■ | С

mm
UIU.1

kui|^aiiciii iiinuiaiii.iin>XM»> 
cm nooranKivKi > ipimi4X»iu 
m  «a m i (д а  ц ы н у т ы  р*Чп»< 1 1к й
ijv .iiiu :

IkiCcNiocit in 20 i
Iiuiiu*

±!B*___
T fA

I’a i|m fn чих они miiiinih'l нрнл хцн»: 

If-i.________________________
J a & iL ________________
k-nu.ll
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ГОСТ Р 53674—2009

П р и л о ж е н и е Д  

( р е к о м е н д у е м о е )

Форма опросного листа на предохранительную арматуру

ОП1ЧК н ы л  л и с т
(П»Л>И npMh-nipowinnil М ЧИП III

в̂ТТТшоТмгмйТ"
« _ »  ____ И г .

К .1Л П М 1 I IP I 'J O M '\ I I U I T 7 IM IM II I(r(Ч(ИII K ilt !ПНУ□  ih 'pci'tCH K'lO  iiviiin IU H llltO

11М11УЛЬС110-11РГЛОХРЛН11ТЕ.1ЫЮЕУСТРОЙСГВО(1ШУ>0
[«MMiiiD

Димпт wjmimiimull IK\U
Давление июнганмах f \
1дя» АТС -  цхчсное ШМСН1К  П

Mill.. hi Л и ' )  давление рабочее / * , . Mllat КК&1Г)
KtOuatanoaa <
< К.УУч ’  I

Mila .IllMt'HHf TO.WWO OtlpJIUI
/*„____ Mlliil____ kiu'Cm'I

дав.’ЧИИР я к р ш т  
f. Mila i vW l

Д акннне  постройки i \ .  ил., инагоюн 
на,-троИкн МПа (и<Л.У)___________

I ш«лыысш<.~ ■эосртоатиыния Ir.iam ii x iip v r l 
при У|ЧЧ~Ч '..-.«.ЧИН

МПа ( 
МП* I ,.

Kittor)
wcWl

К*»1МСЖИЙМИС

РаГкнм* среда

\ЛЧ 1ХСЫК а»1>л cociosuiiic
НАшмие тперимх акяочем 11 тйт raivvo ш ш д  виочеяий мм
B!puao.«i»iM.a> □  | .iw«apoo.iH.-.aa П  | токсична» О
icHRCiunrn 1 от .то X .  .счпахттуро госчетиа» г, *С
ахнносгк 11» AIUKOCIM иУч‘

niMIlIU . КП‘Ш1 1
ii.u AM ГГЛ ПМО»ГС|Ь lUltMl)' U A . muI^ iiii^ h  |-.«|.п|,-чхт ■■

П̂ хпсыия еткоО*«хи. 
у  и«'л. □  u.im чУч □ .  а  в '.  □

Ко
(4KWB о; .1.1Я ЖИДКОСТИ□
.'In .iw ip iXA iaJ. i 4
Д>Х1е.1ннкмьни11 привод .о* Прииудите.1ьис»0 
открыт и»

отсутствует D р>«к>Н □ пнсншпвчоукиП im p О
акр □

игх tfKnim нн I ОТЦУ D  ПИ . . . V» 
ia»p □  1Ш *ч

Тип уплотнени» штока бет vn.Kn.ici.iia □ c*:hQ.innoy □
Д ы м щ и тсл ы те  блоки

CMiiniiituiUip

‘t.Htcaiop нажхюптя D

pi (-<■ mill MCW*<4.U □

I--------V I
Утечка a таткрс при
Л, сн'Ыш

отпржиям
111 -uoKipovnihiei*

Материна «1ЧН.УР1
трубстро Ul.lt

lljvn.nc.il*-VIIнс ■
IpyfionpOMMy

фднщсюс □  .КП IOCI I28IS на /■.V МП* I м С н .’ |  | Р*«<Г груоопрмоа» g  _.. - _
отнс.ь.»:».1ан11и □  | тод npatapiy □  ; i.y»u>*oc □  | iirrvucpnoc □  |c»avue fr.a *щуп

XIpCanCII.IUH ЧЯНИ ИИ
Уотаному.тч- положение lOl'.tKmiivniioc ||ф .тии х.Ч - □ ЛЮОосП
Климатическое истине нис поГОСТ 151 pH при/от X . алажн от
Содержание ареаны* кокете
в отруаякчясй еус.к
U.yiuMi Uliana i юерообиру юница 

Оиеишие мгысАстаиа

Ex
cciKMiiHTViw mi HI
ИО.У<11111«

’ I-)

C  iciich v  п ш и .и  ueKipo.>6<ijb.ux
OlHCCroAtlOCTb
натру-ЦК от *pi6onponixm

i l . a  .jp4»r> ib i А ТС
iilTCIOpHt iCHlUCOOlihlKJII
«.ТИСС В f [МНИ HpKllTV|HI . 'У.1Л кхке безопасности _ jo jiL

IbXilUIC.III ItUCaHOCTH нодвый УГОК служим молний ресурс
«•>-«|»|ц|1Шпи: iiiir-fyinwinH .отойти m
ттиа-хчтыП срок службы

Псчиик-ии. карыгторилуюшнс бскхвежю»
игроягнеен. ОеюгапноП ртОоты а 
течение иинпчеииого егкжп службы 
(ресурса) no отношению к кротче- 
скнм отк»пи

иаг.тцчгннци ресурс
кодффнкиент олср1гиьноа готомкои
НО ОТкОШСНИЮ к кропокеш к OU.1UU
|ддя арматуры. работакнисП о реяние 
ожидания)

Оотрсбиостт. та>)
Л»

I iikk  | ‘Щн:

..УЛИ?___
Тел,
Тел./факс

Ра1|1иГничнк . и т .  антик) щипукнии:
Alplt_________
Тел.____________________________
Тсл./факе____________________________
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ГОСТ Р 53674—2009

П риложение Е 
(реком ендуем ое )

Форма опросного листа на клапаны регулирующие

ОПРОСНЫЙ .11ИТ Лата u n u имиим 
<Т{) i t a  пемкгацокания н « м н и  *  » 2fl •.

КЛАПАН Ш У Л Н Р У Ю Щ Н П  с >114 □  с М И М О  с ручным управлением □  тт.шпо* □  m-nnuMeipai-im.i" □
ЛИЙЧС1Р йомимльиый WV 1 1 I  I  1
Лаыенак niiwinaiutoe .‘‘ V |д.и АТС - п о с т  дгоавше Л M lla< ttocv')  | рабочее P„ M il l  1 m W l

РаОочм срг-i»

МИМСНОЮНИС’
\я\4 cocran ^
•«ШННС1КГиЫХ ВК.НУ4СИИЙ IM

мрег coctoriiw :
patvep 1К1\1ыл ii*j»>4CHHfl wv□□1□

температура a or X  x> X  | ламеннс нлицепиих парод M IU ( •n ttu ')

ж а т а  iiou iu ic ibuuaO e iu i NonMut «сиг скичаемхги i.

Режим

mix
лбе лишение ao влитии Л . **1l t* (n v V V i
nrpcnn дпмемив A / ',. ,  MI la | «rroVV I

расход Оям (Сам) n«‘ 'vi □  m ’/ 'i O .  t.H D
абс лишение no «.стана Л . МПа (пое м  l
перепал .тиснил ДГ,.... M ila  (c ro 'iV l
расход (> .. (6  ,,,)  нм'.'ч О . ы’Ы □  iV’i  □

ИДИ * v  m'N  □

11рпт> cuus характеристика m iK ilia t  D  ГОИК.ЯРОЖН1ШЯ □  tpvnn
1 CPVCTWIBOC!!. ailfOfa ы . ГОСТ 2M66

Материи

Присоединение к  ip>Coo£»way 

Уплотнение iiin iuu iva 1ппика1

ipvXionpoMi.ia
.Juaimetw □  псп ГОСТ 12815 и* 4».V МПа < jh c /cm5) ; сонетными фланцами □
псп n_pMfsijTKx □  J мх^лшкиО ^ luiviaepmae О  ipy6uii|4itK>..ji в ------■ -------мм

салышкшюе О  !сн.№ф0ию е О

11с1КШМИтели1ыП исхжнам
ш кампи'кекий D  
тнпраплмческнП О

>1^0ВМК1ШМ
срсла

1М.1СШК viipauxKniKfl среды:
M l lax ИОСИ! 

_____ МПа Г ____ чесх.-')__
)Жйрн<СП|й СИ V  В. /  Г ic мошноеть т.чтр»)!1йи1»тст« кнт

Диподии тс.плие блоки

iiciHiuiotiep □ писишичсскнй G входной
1Ж1Ш.1

0.02.. .0.1 МПа

исктроппсвмлтмчееКйК □ 0. .5 «А  14 20 ыл

доисчньк
KWB.IHI4JtC.IH О

Х1С« 1 РНЧ.ЧЧМЙ 1 A. f  В
пиедшпмческиП M l U i  kic>Vm*»

рхчней дублер □ :жстдт11К1Н1Шй m n e . l i  аодожепиА (ДУП) О

фиксатор ппдакемм О
Снособдейстдаст 

Д н  «ловите «Тки рейсы

НО О  НЗ D  бет хетроИсла» аспирата D  Фиксированнее пшкапэик О  
среда . •« обтирсч*
vitoamic М 1Ы  кгсЛгм’ ) | темперотхра Т

Крема срйВотюашс е I  1 I I  1
С тм и ти м !»  ■.''in . мм 1 1 1 1 1
У и  июючииг 'хмокоенис гормэоилимос □  нсршннимос □  аоСос □
К.ШиЛТНЧСССОС 1КПОЛКСИИС n d t X T  15150 оря ; 01 ДО X  дложногта.
Соасрсаннс вредных оеиаеспа в оадоамикА Сехам
В ( м х а м  in и-ч цчкбчиг. дои >• Рл j  степей» нашит тяекпаообпрломнй* IP

liiu-u 'iiK ik itkOc-uiik
сейсмическое по |4| 'ссмесапйкоси
шбевшп ' натру тки пт птхбег^мвозов

ДО* apw irv jv  А 'Х
UTTcrnpiivccficMceioilccciu по |2|
мисс и 1|т\ ппд ариа г»сы nu 131 к.аасебскчисности пи 111

Пикгогсли ныевисои полный стой едхаалы ,iei lltXlHMli fCv'fpV UHK.I. Ч1С
аераписст» бехот капни! рабоа ц  лги наработан на отгаа час

Пос&игслп. хдричсрнгукниисiV аппдеиоаь

lUUal'CHi-.lll Срок едхжйы К'1 ИЛИИ «синий ГСъЧ[Ч* *мс
ыролтисть хЧ**тпа.нкй работы в 
течение кламд-ктаюго срока сдобы 
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