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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Номенклатура климатических параметров 
для расчета тепловой мощности системы отопления

Buildings and constructions.
The nomenclature of climatic parameters for the calculation of the heat power of the heating system

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру климатических параметров отопительного пе

риода.
Стандарт используют при разработке нормативных документов на здания и сооружения.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* Строительная климатология

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты», за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссыпку. Сведения 
о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регла
ментов и стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1

отопление (heating): Искусственное нагревание помещения в холодный период года для ком
пенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры со средней необеспеченно
стью 50 ч/год.

(СП 60.13330.2011, пункт 3.24)

3.2 абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температуры воздуха (absolute 
minimum and absolute maximum air temperatures): Наинизшие и наивысшие пределы, которых достигла 
температура воздуха в данном пункте в пределах расчетного периода наблюдений; обеспеченность 
этих показателей близка к единице.

Издание официальное
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3.3 средняя суточная амплитуда температуры воздуха (average amplitude of temperature of 
air): Разность между максимумом и минимумом температуры воздуха, рассчитанная по ежедневным 
данным наблюдений независимо от состояния облачности за расчетный период наблюдений с обеспе
ченностью 0.5.

3.4 максимальная суточная амплитуда температуры воздуха (maximum amplitude of tempera
ture of air): Наибольшее значение разности между суточным максимумом и минимумом температуры 
воздуха, рассчитанное независимо от состояния облачности за период наблюдений с обеспеченностью 
близкой к единице.

3.5 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь {maximum from wind 
average speeds on points for January): Наибольшая из средних скоростей по румбам за январь, повторя
емость которых составляет 16 % и более.

3.6 продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха, равной и 
меньше 0 °С (duration of tho periods with the average daily temperature of air equal and less 0 °C): Продол
жительность периода с устойчивыми значениями этой температуры.

П р и м е ч а н и е  —  Отдельные дни со средней суточной температурой воздуха равной и меньше 0 *С не 
учитывают.

3.7 период фиксирования исходных данных: Период продолжительностью не менее 30 лет. из 
выборки за который принимаются какие-либо показатели.

3.8 средняя температура воздуха наиболее холодного периода (average temperature of air of 
the coldest — period): Средняя температура периода, составляющего 15 % общей продолжительности 
периода, со средней суточной температурой воздуха равной и меньше 8 °С. но не более 25 суток.

3.9 температура воздуха наиболее холодной пятидневки (temperature of air of the coldest five- 
day week): Температура, определяемая перебором скользящих пентадных температур.

3.10 температура воздуха наиболее холодных суток (temperature of air of the coldest days): 
Минимальная средняя суточная температура воздуха из выборки за расчетный период наблюдений.

3.11 климатическая зона для строительства (building climatic working area): Часть территории 
РФ. характеризуемая совокупностью климатических параметров, влияющих на проектирование и стро
ительство зданий.

3.12 климатическое районирование для строительства (climatic division into districts): Деление 
территории на основе комплексного сочетания среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, 
средней скорости ветра за три зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в 
июле на районы, в пределах которых к зданиям предъявляется определенная совокупность архитек
турно-планировочных и теплозащитных требований, установленных в действующей нормативно-техни
ческой документации.

3.13 климатические элементы (dimatic elements): Метеорологические и актинометрические эле
менты (параметры), характеризующие климат, по которым составляют климатические показатели.

3.14 повторяемость направлений ветра (repeatability of directions of a wind): Отношение в про
центах числа случаев определенного направления ветра, к общему числу случаев направлений ветра 
без учета штилей.

3.15 повторяемость штилей (repeatability of calms): Отношение в процентах числа случаев шти
лей. к общему числу случаев наблюдений ветра.

3.16 средняя томпература воздуха по месяцам и за год (average temperature of air on months 
and for a year): Характеристика температурного режима отдельных месяцев и всего года с обеспеченно
стью в среднем 0.5. рассчитанная за многолетний период наблюдений.

3.17

средняя температура наружного воздуха отопительного периода (average outside 
temperature of the heating period; mean temperature of outdoor air of the heating season): Расчетная тем
пература наружного воздуха, осредменная за отопительный период по средним суточным значениям. 

(СП 50.13330.2012, пункт Б. 14]

3.18

холодный (отопительный) период года: Период года, характеризующийся средней суточной 
температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С или 10 °С в зависимости от вида здания (по 
ГОСТ 30494).

(СП 50.13330.2012, приложение Б. пункт Б.11]

2
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3.19

продолжительность отопительного периода (settlement duration of the heating period): Расчет
ный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статисти
ческое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и 
ниже 8 DC или 10 °С в зависимости от вида здания.

[СП 50.13330.2012. приложение Б. пункт Б.13]

П р и м е ч а н и е  — Отдельные дни со среднем суточной температурой воздуха, равной и меньше 8 'С  и 
10 *С не учитывают.

4 Номенклатура климатических параметров отопительного периода

4.1 Номенклатура климатических параметров отопительного периода в соответствии с 
СП 131.13330 и СП 60.13330 приведена в таблице 1.

Та б л и ц а  1

Наименование показатели Правила определения Единицы измерения

Расчетные показатели температуры воздуха

Температура воздуха 
наиболее холодных суток 
с обеспеченностью 0.98 и 
0.92

Значения температуры с обеспеченностью 0.98 и 0.92 опре
деляют по методике, представленной в СП 131.13330.

П р и м е ч а н и е  — Расчет указанных параметров выполня
ют по выборкам температуры воздуха наиболее холодных 
суток за каждый год расчетного периода наблюдений.

*С

Температура воздуха 
наиболее холодной пя
тидневки с обеспеченно
стью 0.98 и 0.92

Значения температуры определяют с обеспеченностью 0.98 
и 0.92. Методика представлена в [1].

П р и м е ч а н и е  — Расчет указанных параметров выполня
ют по выборкам температуры воздуха наиболее холодной пя
тидневки за каждый год расчетного периода наблюдений. С 
обеспеченностью 0.92 — параметры Б.

•с

Температура воздуха, с 
обеспеченностью 0.94

Значение температуры с обеспеченностью 0,94 за расчетный 
период наблюдений определяют из выборки среднемесячных 
температур воздуха холодного периода года. Расчетная тем
пература воздуха наиболее холодного периода, параметры А

-с

Абсолютная минималь
ная температура воздуха

Минимальное значение, которого достигла температура воз
духа в данном пункте в пределах расчетного периода наблю
дений

-с

Средняя суточная ампли
туда температуры возду
ха наиболее холодного 
месяца

Определяют по ежедневным данным наблюдений наиболее 
холодного месяца как разность между суточным максимумом 
и минимумом температуры воздуха, имеет обеспеченность 
0.5

•с

Минимальная температу
ра за день

Определяют по показаниям сухого термометра за сутки как 
самое низкое значение почасовой температуры -с

Температура наиболее 
холодного месяца

Осредненная за 30 и более лет температура из самых низких 
значений средней месячной температуры вс

Средняя температура за 
л дней

Средняя температура воздуха сухого термометра за п после
довательных дней.

П р и м е ч а н и е  — Среднюю расчетную температуру за п су
ток вычисляют ках среднюю температуру воздуха за п суток, 
где п  равняется одному, двум, трем или четырем, пяти: со 
средним периодом повторения, равным одному году (т. е. в 
среднем происходит 20 раз за 20 лет или 30 раз за 30 лет).

-с
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Продолжение таблицы 1

Н а и м е н о в а н и е  п о ка за те л я П р а в и л а  о п р е д е л е н и я Е д и н и ц ы  и з м е р е н и я

Температурный перепад Представляет собой разность двух значений температуры, 
может быть выражен в пространственных и временных ко
ординатах

•с

Расчетные показатели ветра

Приведенная скорость 
ветра

Среднюю скорость ветра за период вычислений указывают 
вместе с температурой воздуха. Средние значения скорости 
ветра округляют до 0.5 м/с.

П р и м е ч а н и е  — Для скорости, меньшей 1 м/с. приведен
ную скорость ветра представляют как «безветрие».

м/с

Приведенная по темпера
туре скорость ветра за л 
дней

Скорость ветра, соответствующая средней расчетной темпе
ратуре за п дней. Определяют как 95-процентную повторяе
мость скорости ветра за все периоды л дней, в которые сред
няя температура была равна или ниже средней расчетной 
температуры за л дней

м/с

Приведенная по темпера
туре скорость ветра за 1 ч

Скорость ветра, соответствующая средней расчетной тем
пературе за 1 ч. Рассчитывают как 95-процентную повторяе
мость скорости ветра за все часы, в которые средняя темпе
ратура была равна или ниже средней расчетной температуры

м/с

Приведенная скорость 
ветра при средней темпе
ратуре

Средние значения скорости ветра за период времени со 
средней многолетней температурой воздуха выше (ниже) за
данных значений.

П р и м е ч а н и е  — Повторяемость направлений ветра рас
считывают в процентах общего числа случаев наблюдений 
без учета штилей.

м/с

Средняя скорость ветра При наличии непрерывно зафиксированных значений скоро
сти ветра среднюю скорость ветра рассчитывают как средние 
значение за расчетный период. Все значения скорости ветра 
определяют на высоте или приводят к высоте 10 м над уров
нем земли.

П р и м е ч а н и е  — Для укрытых или незащищенных мест, 
а также для другой высоты зданий используют поправочные 
коэффициенты.

м/с

Максимальная из сред
них скоростей ветра за 
январь

Рассчитывают как наибольшую из средних скоростей ветра 
по румбам за январь (но не менее 1 м/с), повторяемость ко
торых составляет 16 % и более.

П р и м е ч а н и е  — В случаях, когда в январе средняя ско
рость ветра по румбам повторяемостью 12 % —  15 % пре
вышает на 1 м/с наибольшую из средних скоростей ветра 
по румбам повторяемостью 16 % и более, максимальную 
скорость ветра принимают по румбам повторяемостью 
12 % —  15%.

м/с

Преобладающее направ
ление ветра

Направление ветра анализируют по непересекающимся сег
ментам 30". Любой сегмент, в котором повторяемость ветра 
40 % и более, считается преобладающим на данный момент 
направлением ветра. Если таких сегментов окажется боль
ше одного, записывают главный и второстепенные сегменты. 
Преобладающие направления ветра указывают в виде гра
ниц своего сегмента, например, от 30" до 60". 

П р и м е ч а н и е  —  Преобладающее направление или на
правления ветра указывают вместе с соответствующими дан
ными температуры воздуха и скорости ветра, для случаев со 
средней скоростью ветра 2.5 м/с и более.

*с
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Окончание таблицы 1

Н а и м е н о в а н и е  п о ка за те л я П р а в и л а  о п р е д е л е н и я Е д и н и ц ы  и з м е р е н и я

Преобладающее направ
ление ветра, соответству
ющее средней расчетной 
температуре за л дней

Определяют за период п дней, в которые средняя темпера
тура была максимально близка к средней расчетной темпе
ратуре за п дней и за наиболее холодные периоды п дней за 
фиксируемый период

Преобладающее направ
ление ветра наиболее хо
лодного периода

Рассчитывают за декабрь — февраль

Преобладающее направ
ление ветра, соответству
ющее расчетной средней 
температуре за 1 ч

Определяют за 1 ч. соответствующий расчетной средней ча
совой температуре фиксируемого периода

Максимальная из сред
них скоростей ветра по 
румбам за январь

Рассчитывают как наибольшую из средних скоростей ветра 
по румбам за январь, повторяемость которых составляет 
16 % и более.

П р и м е ч а н и е  — В случаях, когда в январе средняя ско
рость ветра по румбам повторяемостью 12 % — 15 % пре
вышает на 1 м/с наибольшую из средних скоростей ветра по 
румбам повторяемостью 16 % и более, максимальную ско
рость ветра принимают по румбам повторяемостью 12 % — 
15%.

м/с

Средняя скорость ветра 
отопительного периода

Определяют за период со средней суточной температурой 
воздуха менее 8 ’ С м/с

Расчетные показатели влажности воздуха

Средняя месячная отно
сительная влажность воз
духа наиболее холодного 
месяца

Определяют по среднесуточным значениям наиболее холод
ного месяца

%

Средняя месячная отно
сительная влажность воз
духа в 15 часов наиболее 
холодного месяца

Определяют в 15 часов наиболее холодного месяца

%

Среднее месячное и го
довое парциальное дав
ление водяного пара

Определяют для каждого месяца года и за год в целом
гПа

4.2  Расчетные значения зимней наружной температуры, заф иксированные в определенных точ
ках (например, на метеорологических станциях), представляют в табличной ф орме округленными с 
точностью  до 0.1 °С вместе с указанием средних значений приведенных скоростей с  направлением 
ветра данной зоны.

4.3 Расчетные значения зимней наружной температуры области, региона или страны  могут быть 
представлены на картах в виде изотерм.

П р и м е ч а н и я
1 Значения, относящиеся к климатическим зонам для строительства, округляют с точностью до значения, 

кратного 0.1 "С. с указанием средних значений, совмещенных с ветровым режимом данной зоны.
2 Значения, представленные как изотермы на картах, округляют с точностью до значения, кратного 2 "С. Так 

как приведенные скорости ветра на изотермах указать невозможно, их представляют отдельно.
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