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Предисловие

Цепи, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследова
тельский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» Ми
нистерства строительства и ЖКХ РФ при участии фирмы RENSON

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол от 5 декабря 2014 г. № 46)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК1ИСОЭ166) 004 - 9 7

Коя страны по МК 
(ИСО 3 16 6 )0 0 4 -9 7

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

А зербайдж ан A Z А зстандарт
А рм ен ия AM М и н эко н о м и ки  Р еспублики  А рм ения
Казахстан KZ Госстандарт Р еспублики  Казахстан
Киргизия KG Кы ргы зстандарт
Россия RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 
2014 г. No 2042-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33125—2014 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских 
стандартов:

- EN 1932:2001 «Ставни и жалюзи наружные. Стойкость к ветровым нагрузкам. Метод испытания» 
(«External blinds and shutters — Resistance to wind loads — Method of testing». NEQ) в части установления 
требований к ветровым нагрузкам;

- EN 12216:2002 «Ставни, наружные и внутренние жалюзи. Терминология, словари и определе
ния» («Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and definitions». NEQ) в части тер
минологии и определений;

- EN 14501:2006 «Ставни и жалюзи. Тепловой и зрительный комфорт. Характеристики техническо
го обслуживания и классификация» («Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Performance 
characteristics and classification». NEQ) в части установления требований к тепловому и визуальному 
комфорту

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официалыюм интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  Стамдартинформ, оформление, 2015, 2019
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УСТРОЙСТВА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 

Технические условия

Sun shading devices. Specifications

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные требования к солнцезащитным устройствам 

(СЗУ) при промышленном выпуске СЗУ. изготовленным с применением различных материалов, при их 
размещении на наружных ограждающих конструкциях в местах расположения окон и навесных свето- 
прозрачных фасадных систем и может быть использован при проектировании зданий в целом.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на СЗУ. установленные таким образом, 
что в рабочем положении они обеспечивают нормируемое естественное освещение, защиту от прямых 
солнечных лучей в зоны помещений, где требуется обеспечение комфортных условий нахождения и 
проживания людей.

Для обеспечения нормативных требований по теплозащите, защите от солнечной радиации и 
естественному освещению в помещениях различного назначения настоящий стандарт определяет ос
новные типы СЗУ по их местоположению, конструктивным особенностям, материалам изготовления и 
способам регулирования.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на СЗУ. устанавливаемые в межстекольном про
странстве и внутри помещения, а также солнцезащитные стекла и пленки, устанавливаемые в оконные 
блоки.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 21519 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 22233 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. 

Технические условия
ГОСТ 23166 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 24700 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 26254 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче огражда

ющих конструкции1̂
ГОСТ 26602.1 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.4 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропуска

ния света
ГОСТ 26602.5 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке
ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30674 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
ГОСТ 31167 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих 

конструкций в натурных условиях

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56623— 2015 «Контроль неразрушающий. Метод определения 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».

Издание официальное

1
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов 
по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действу
ющий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после при
нятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в ча
сти. не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30494. ГОСТ 23166. а также следующие 
термины с соответствующими определениями.

3.1 жалюзи: Система связанных между собой горизонтальных или вертикальных пластин, уста
навливаемых снаружи, внутри оконного блока или в межстекольиом пространстве стеклопакета.

3.2 козырек: Регулируемая или стационарная пространственная конструкция, выполненная в 
виде сплошного навеса или системы горизонтально ориентированных ламелей из ткани, металла, дру
гих материалов, устанавливаемая над светопрозрачной конструкцией и предназначенная для защиты 
помещений от прямой солнечной радиации.

3.3 ламель: Деталь жалюзи, рольставней и ставни в виде пластины, выполненная из металла, 
пластмассы или иного материала.

3.4 маркиза: Регулируемая или стационарная пространственная конструкция, выполненная из 
ткани или металла, устанавливаемая над светопрозрачной конструкцией.

3.5 окно: Элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения вну
тренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их венти
ляции. защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, 
оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

3.6 оконный блок: Светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освеще
ния помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных и шумовых воздействий, состоящая из сбо
рочных единиц — коробки и створчатых элементов, может включать в себя встроенные системы про
ветривания и дополнительные элементы (жалюзи, ставни и пр.).

3.7 рольставни: Механическое или электромеханическое устройство, состоящее из полотна с 
концевым профилем, вала с элементами его установки и крепления, элементов подвеса полотна к валу, 
направляющих шин. привода и защитного короба.

3.8 ставни: Конструкции, изготовляемые из ламелей или пластин, устанавливаемые снаружи на 
окно для защиты от чрезмерной инсоляции, шума.

4 Классификация солнцезащитных устройств и условные обозначения

4.1 Основными классификационными признаками СЗУ являются:
-тип СЗУ;
- место установки;
- метод регулирования;
- тип управления;
- уровень солнцезащиты;
- материал изготовления.
4.2 Возможна установка СЗУ;
- на стене по периметру оконного проема;
- снаружи на оконном блоке;
- снаружи на мансардном окне;
- комбинация некоторых из перечисленных мест установки.
В настоящем стандарте устанавливаются требования только к наружным СЗУ
4.3 Основные методы регулирования затеняющих элементов СЗУ приведены на рисунке 1.

2
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а ) — скручивание экрана; б ) — подъем -опускание ламелей; в) —  подъем -опускание экрана; г) — сдвигание элементов; 
д ). е )  —  поворот ламелей вокруг горизонтальной и вертикальной осей; ж ) — поворот затеняющ их элементов; 

и), к) — отклонение и частичное отклонение затеняю щ его элемента

Рисунок 1 — Основные методы регулирования затеняющих элементов СЗУ

4.4 Основные типы СЗУ по виду управления следующие:
- без управления (нерегулируемые, стационарные):
- с ручным управлением;
- с автоматическим управлением;
- поворотом ламелей;
- подъемом-опусканием устройства;
- по группам (фасадам);
- по температуре внешнего воздуха;
- другой тип управления.
СЗУ может иметь одновременно несколько видов управления. 
Основные типы управления СЗУ приведены на рисунке 2.

а), в ) — с  помощ ью ш кура ; 6 ) — с  помощ ью  ленты  ( f  — лента; 2  — стопор); г) — с помощ ью цепи; 
д )  —  с помощ ью ш ариков иа ш нуре; ж ), и ) — с помощ ью ручек управления: е). к) —  с помощ ью штанг; 

л ) — с помощ ью  пруж инно-инерционного механизма; м ) — злектрическое управление

Рисунок 2 — Основные типы управления СЗУ
3
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4.5 Основные типы наружных СЗУ приведены на рисунках 3—11.

1 —  тентовое покры тие. 2  — телескопические раздвижны е конструкции;
3 — вал д ля  те нтовою  покры тия и управлявш ее устройство; 4 — концевой элемент

Рисунок 3 — Козырек с телескопическими раздвижными элементами

f  —  вал для тентового покрытия и управляю щ ее устройство; 2  —  телескопические раздвижны е конструкции; 
3 — крепление к ограждающ ей конструкции; 4 —  тентовое покры тие; 5  — концевой элемент

Рисунок 4 — Козырек с боковыми «гармошками»

4
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с электрическим  управлением : 6) —  С управлением  шнуром (лентой): в) — стационарны е: г) - -  с  управлением  ш тангой: 
пространственная силовая конструкция: 2  — элементы  управления. 3  —  механизм управления: 4 —  тентовое покрытие

Рисунок 5 — Различные варианты маркиз

1 —  вал д ля  наматывания устройства: 2 —  м еханизм  управления: 3  —  направляющ ий элемент: 4 — ламели.
5 — концевая ламель; 6  —  тяги

Рисунок 6 —  Горизонтальные регулируемые жалюзи

5
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I  — лам ели: 2 —  элемент установки лам елей: 3  — механизм управления

Рисунок 7 —  Горизонтальные регулируемые жалюзи

1 — лам ели, 2 — элемент /с та н о в » ) ламелей; 3 —  направляющ и)) элемент; 4 — крепление к  ограждаю щ ей конструкции;
5  —  механизм управления, в  — концевой элемент

Рисунок 8 — Горизонтальный козырек с регулируемыми ламелями

J —  светопроем; 2 —  отлив окна ; 3  — полотно ставни; 4 — элементы  крепления к светопроему; S — запорное устройство

Рисунок 9 — Распашные ставни
6
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f  —  рольстаани. 2  — оклад  м ансардною  окна; 3 —  мансардное окно;
4 — коробка око н н о ю  блока: 5  — механизм управления (о(хры вания) окном, 

б — защ итны й короб д ля  рольстаани и механизм управления

Рисунок 10 — Рольставни с частичным открыванием, установленные на мансардном окне

J —  вал д ля  наматывания устройства: 2  —  направляющ ие: 3  —  полотно солнцезащ итною  экрана 

Рисунок 11 — Наружный солнцезащитный скручивающийся экран

4.6 Маркировка солнцезащитных устройств

Первый символ маркировки (место установки СЗУ):
Ф — устройство установлено на фасаде;
О — устройство установлено в оконную конструкцию;
М — устройство установлено на мансардное окно.
Второй символ маркировки (тип управления):
С — нерегулируемое (стационарное);
Р — с ручным управлением;
Д — автоматическое управление поворота ламелей;
Г — автоматическое управление подъема-опускания устройства;
У — автоматическое управление групп СЗУ по фасадам;
Т — автоматическое управление по температуре внешнего воздуха.

7
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Третий символ маркировки {дополнительные опции):
Н — наличие защиты от насекомых;
Э — наличие специальных фотоэлектрических устройств в составе СЗУ.
Каждое изделие (упаковка изделий) должно маркироваться водостойкой краской или этикеткой с 

указанием марки изделия, даты его изготовления и (или) номера заказа, знака (штампа), подтверждаю
щего приемку изделия техническим контролем. Изделия маркируются на нелицевой поверхности.

5 Технические требования к солнцезащитным устройствам
5.1 Общие требования к солнцезащитным устройствам

5.1.1 Наличие СЗУ должно быть указано в проекте в соответствии с действующими нормативными 
документами и технической документацией.

5.1.2 СЗУ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартов и технических 
условий на конкретные виды изделий и изготовляться по конструкторской и технологической докумен
тации, утвержденной в установленном порядке.

5.1.3 Размеры СЗУ и предельные отклонения от них устанавливаются в технических условиях 
на конкретные виды изделий. Предельные отклонения линейных наружных алюминиевых элементов 
установлены в 5.2.2.

5.1.4 СЗУ должны обеспечивать возможность обслуживания силами самих пользователей соглас
но прилагаемому руководству по обслуживанию. Ремонт электрических систем управления СЗУ дол
жен обеспечиваться квалифицированным техническим персоналом.

5.1.5 Наружные части СЗУ должны быть изготовлены из атмосферостойких и коррозионно-стой
ких материалов.

5.1.6 Изделия должны быть безопасны в эксплуатации и обслуживании. Требования к безопасно
сти изделий устанавливают в проектной документации на изделия.

5.2 Требования к материалам, из которых изготовляются солнцезащитные устройства

5.2.1 Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления СЗУ. должны соот
ветствовать требованиям стандартов, технических свидетельств, технических условий, утвержденных 
в установленном порядке, а также удовлетворять требованиям контрактов (договоров) на изготовление 
и поставку СЗУ.

5.2.2 Линейные элементы СЗУ из алюминиевого профиля изготовляются в соответствии с 
ГОСТ 22233. Они должны иметь следующие предельные отклонения длины, мм:

± 3,5 — при длине до 2000 мм включительно;
± 4.5 — при длине свыше 2000 до 5000 мм включительно;
± 6 — при длине свыше 5000 до 7000 мм включительно.

5.3 Требования к сопротивлению ветровой и снеговой нагрузке

5.3.1 Сопротивление ветровой нагрузке СЗУ назначают, исходя из расчетной ветровой нагрузки, 
определяемой согласно действующим нормативным документам и технической документации. Значе
ние расчетной ветровой нагрузки на вертикальные и горизонтальные СЗУ определяют также в соответ
ствии с действующими нормативными документами и технической документацией.

5.3.2 Ветровой район и соответствующую скорость ветра для оценки сопротивления ветровой на
грузке определяют для места строительства в соответствии с действующими нормативными докумен
тами и технической документацией.

5.3.3 Класс сопротивления ветровой нагрузке элементов конструкции и СЗУ в целом определяют 
согласно таблице 1 и в соответствии с действующими нормативными документами и технической до
кументацией.

Т а б л и ц а  1 — Классы сопротивления ветровой нагрузке для СЗУ

Кпасс сопротивления 
ветровой нагрузке 0 1 2 3 4 5 6 7

Ветровое давление <50  Па 50 Па 70 Па 100 Па 170 Па 270 Па 400 Па >400 Па

Скорость ветра < 9,2 м/с 9.2 м/с 10.8 м/с 12.8 м/с 16,8 м/с 21,2 м/с 25,8 м/с > 26 м'с

8
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5.3.4 Для наружных СЗУ. устанавливаемых на здания, расположенные в ветровых районах 5—7 в 
соответствии с действующими нормативными документами и технической документацией, необходи
мо предусматривать возможность дополнительного укрепления или временного демонтажа элементов 
СЗУ в периоды максимальных ветровых нагрузок.

5.3.5 Устойчивость СЗУ к ветровым нагрузкам в соответствии с условиями согласно действующим 
нормативным документам и технической документации определяют испытаниями по ГОСТ 26602.5 (для 
СЗУ. установленных на оконных блоках) или по сертифицированным в установленном порядке про
граммным комплексам.

5.3.6 Устойчивость горизонтальных элементов конструкций наружных СЗУ к снеговым нагрузкам 
должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов и технической документации.

5.3.7 Необходимо исключать возможность образования наледей на элементах конструкций на
ружных СЗУ. обеспечивая своевременную их очистку.

5.4 Требования к обеспечению теплового и зрительного комфорта

5.4.1 При оборудовании зданий СЗУ необходимо обеспечивать требуемые температурно-влаж
ностные параметры микроклимата помещений, а также уровни естественной освещенности и светового 
комфорта в соответствии с ГОСТ 30494 и другими действующими нормативными документами.

5.4.2 Коэффициент общего пропускания света светопрозрачной конструкции с установленным 
СЗУ определяют согласно ГОСТ 26602.4 либо по сертифицированным в установленном порядке рас
четным методам с учетом оптических характеристик светопрозрачного заполнения и геометрических 
характеристик непрозрачных частей СЗУ.

5.4.3 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) светопрозрачной 
части определяют по действующим нормативным документам и технической документации.

5.4.4 Приведенное сопротивление теплопередаче СЗУ. установленных на оконные блоки (став
ни, рольставни, жалюзи и др.), определяют в соответствии с ГОСТ 26602.1. ГОСТ 26254 на основе 
подтвержденных характеристик прозрачной и непрозрачных частей светопрозрачной ограждающей 
конструкции и СЗУ либо по сертифицированным в установленном порядке расчетным методам. При 
испытаниях или расчетах должны быть заданы граничные условия, соответствующие климатическим 
условиям региона их применения:

- температура наиболее холодной пятидневки согласно действующим нормативным документам 
и технической документации;

- температурно-влажностные режимы в помещении согласно ГОСТ 30494 и другим действующим 
нормативным документам.

5.4.5 СЗУ классифицируют по уровню соднцезащиты (коэффициенту пропускания солнечной ра
диации) следующим образом:

- СЗУ с очень высоким уровнем солнцезащиты — коэффициент пропускания солнечной радиации 
от 0 % до 20 %;

- СЗУ с высоким уровнем солнцезащиты — коэффициент пропускания солнечной радиации от 
21 % до 40 %;

- СЗУ со средним уровнем солнцезащиты — коэффициент пропускания солнечной радиации от 
41 % до 75 %:

- СЗУ с низким уровнем солнцезащиты — коэффициент пропускания солнечной радиации от 76 % 
до 100%.

СЗУ (за исключением стационарных) могут иметь различные уровни солнцезащиты в зависимости 
от положения затеняющих элементов.

СЗУ с высоким и очень высоким уровнем солнцезащиты рекомендуется использовать на южных и 
юго-западных фасадах зданий.

6 Уровень заводской готовности и комплектность солнцезащитных 
устройств
6.1 СЗУ могут иметь полную заводскую готовность, а также могут поставляться в виде комплектов 

для сборки.
6.2 В случае поставки изделий неполной заводской готовности ответственность за качество гото

вых изделий устанавливается в договоре на поставку.
9
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6.3 Комплектация изделий при их поставке потребителю должна соответствовать требовани
ям. установленным в договоре поставки. В комплект поставки должны входить документ о качестве 
(экспертное заключение/паспорт) и инструкция (руководство) по эксплуатации и обслуживанию из
делий.

В случае поставки СЗУ в составе оконного блока документ о качестве и инструкция по эксплуата
ции СЗУ должны быть включены в документацию на оконный блок.

Поставка сборно-разборных изделий должна сопровождаться инструкцией по их сборке.
6.4 По требованию потребителя изготовитель должен предоставить типовую инструкцию по мон

тажу изделий (не распространяется на СЗУ в составе оконного блока).

7 Правила приемки

СЗУ должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя на соот
ветствие требованиям настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды изделий, техническим 
условиям предприятия-изготовителя, а также требованиям, определенным в договоре на изготовление 
(поставку) изделий.

8 Методы контроля

8.1 Методы испытаний при входном контроле качества материалов и комплектующих деталей 
устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя, исходя из требований норма
тивных документов на соответствующие материалы и детали.

8.2 Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавлива
ют в технологической документации (регламенте контроля качества).

8.3 Методы контроля качества изделий при приемочном контроле и контрольных приемо-сдаточ
ных испытаниях устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.

8.4 Теплозащитные характеристики определяют в соответствии с ГОСТ 26602.1, ГОСТ 31167.
8.5 Светотехнические характеристики определяют в соответствии с ГОСТ 26602.4.

9 Упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузоч
ных работах и транспортировании.

9.2 Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже (10 ± 1) вС и относитель
ной влажности воздуха в помещении не выше (60 ± 5) %.

9.3 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.4 При хранении и транспортировании изделий должна быть обеспечена их защита от механиче
ских повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

10 Общие требования к монтажу и эксплуатации

10.1 Требования к количеству СЗУ, их расположению по помещениям, схемы монтажа в стене или 
в окне устанавливают в проектной документации.

10.2 Монтаж СЗУ должен осуществляться специалистами, обладающими необходимой квалифи
кацией. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, оформленным в 
установленном порядке.

10.3 По требованию потребителя изготовитель СЗУ должен предоставить типовую инструкцию по 
их монтажу, содержащую:

- чертежи (схемы) монтажных узлов:
- перечень применяемых при монтаже изделий и материалов (с указанием сведений об их совме

стимости) и температурных режимов их применения:
- последовательность технологических операций по монтажу СЗУ.

10



ГОСТ 33125—2014

11 Гарантии изготовителя
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие СЗУ требованиям настоящего стандарта при соблю

дении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, а также области 
их применения согласно действующим нормативным документам.

11.2 Гарантийный срок хранения изделий — не менее одного года со дня отгрузки изделия изгото
вителем. но не более трех лет с даты изготовления.

11.3 Гарантийный срок службы (эксплуатации) СЗУ устанавливают в технической документации 
на изделия, но не менее пяти лет со дня отгрузки изделий изготовителем.

Гарантийный срок службы (эксплуатации) СЗУ. поставляемых в составе оконного блока, должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 21519. ГОСТ 23166. ГОСТ 24700. ГОСТ 30674.

11



ГОСТ 33125—2014

УДК 691.11.028.1/2:006.354 МКС 91.060.50

Ключевые слова: солнцезащитные устройства, светопропускание, тепловая защита, жалюзи, маркизы, 
ставни, рольставни

Редактор Е.И. Мосур
Технические редакторы В.Н. Прусакова. И.Е. Черепкова 

Корректор Е.Р. Ароян 
Компьютерная верстка Г.В. Струкоеой

Сдано в набор 12.11.2019. П одписано а печать 21.11.2019 . Ф ормат 60  * 84 V B. Гарнитура А риэп.
Уел. печ. л . 1.86. Уч.-иэд. л . 1.68.

П одготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком  стандарта

С оздано в единичном  исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФО РМ » 
для комплектования Ф едерального инф ормационного ф онда стандартов. 

117418 М осква. Нахимовский пр-т, д. 31. к. 2. 
www.90stin fo .ru  in fo@ 905tinfo.ru

ГОСТ 33125-2014

https://www.mosexp.ru#
https://www.mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru/Index/589/58965.htm

