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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

С и сте м ы  га зо р а сп р е де ли те ль н ы е .

С е ти  га зораспределени я

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И  Э К С П Л У А ТА Ц И И  П У Н К ТО В  
Р Е Д У Ц И Р О В А Н И Я  Г А З А  П Р И  П Р О Е К ТИ Р О В А Н И И

Gas distribution systems. Gas distribution networks.
Service life assessment in design of technological devices

Дата введения —  2017— 07— 01

1 Область применения

1.1 Настоящ ий стандарт устанавливает порядок определения продолжительности эксплуатации 
пунктов редуцирования газа (да ле е  —  П Р Г). предназначенных д л я  применения на сетях газораспреде
ления в соответствии с Техническим регламентом [1], при проектировании.

1.2 Настоящ ий стандарт распространяется на вновь проектируемые и действующие (при изготов
лении проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию или техническое перевооруже
ние) П Р Г:

- пункты редуцирования газа, размещенные в здании и имеющие собственные ограждающие кон
струкции (ГР П );

-  газорегуляторные пункты, размещенные в блоке контейнерного типа (ГР П Б );
- пункты редуцирования газа, размещенные в шкафу из несгораемых материалов (ГР П Ш ). в т. ч. 

размещенные ниже уровня поверхности земли.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие стандарты:
Г О С Т  2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
Г О С Т  27.310 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные 

положения
Г О С Т  24856— 2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения
Г О С Т  25100 Грунты. Классификация
Г О С Т  31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
Г О С Т  Р 51901.1 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем
Г О С Т  Р 51910 Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния внешних воз

действующих факторов на долговечность и сохраняемость технических изделий. Разработка и постро
ение

Г О С Т  Р 53672 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
Г О С Т  Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-

Издание официальное
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сию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это по
ложение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по Г О С Т  Р 51910. Г О С Т  Р 53672. Г О С Т  Р 53865. 
Г О С Т  2.601, Г О С Т  27.310, Г О С Т  25100, Г О С Т  31937, а также следую щ ие термины с соответствующими 
определениями:

3.1_________________________________________________________________________________________________________

запорная арм атура: Арматура, предназначенная д л я  перекрытия потока рабочей среды с  опре
деленной герметичностью.

(Г О С Т  24856— 2014. статья 3.1.1)

32_________________________________________________________________________________________________________

исправное со с то ян и е : Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям 
нормативно-технической и (и ли ) конструкторской (проектной) документации.

(Г О С Т  27.002— 69. статья 2.1]

3.3 _______________________________________________________________________________________________________

ко нтр о льн а я  арм атура: Арматура, предназначенная д л я  управления поступлением рабочей 
среды в контрольно-измерительную аппаратуру, приборы.

(Г О С Т  24856— 2014. статья 5.1.7)

3.4 _______________________________________________________________________________________________________

л и н и я  р е дуц и р о в а н и я  газа: Комплекс технических устройств, включающих в себя: газопровод, 
ф ильтр, запорную, редукционную, предохранительную и защитную арматуры, контрольно-измери
тельные приборы.

П р и м е ч а н и е  —  Фильтр, предохранительная арматура и контрольно-измерительные приборы могут 
устанавливаться для двух и более линий редуцирования.

[Г О С Т  Р 56019— 2014. статья 3.1.3]

3.5 п р о д о л ж и те л ь н о с ть  эксп луа та ц ии  пунк та  р е дуц и р о в а н и я  газа: Календарная продолжи
тельность эксплуатации от момента ввода в эксплуатацию до проведения технического диагностиро
вания.

3.6 _______________________________________________________________________________________________________

рабочая л и н и я  р е дуц и р о в а н и я: Линия редуцирования, действую щая в нормальных условиях 
эксплуатации.

[Г О С Т  Р 56019— 2014. статья 3.1.12]

3.7 _______________________________________________________________________________________________________

р о гуля то р -м о н и то р : Дополнительны й (контрольный) регулятор, используемый в качестве за
щитного устройства.

[Г О С Т  Р 54960— 2012, статья 3.1.8]

3.8 _______________________________________________________________________________________________________

резервная л и н и я  р е д уц и р о в а н и я: Линия редуцирования, предназначенная д л я  включения в 
работу в случае выхода из строя или отключения рабочей линии редуцирования.

[Г О С Т  Р 56019— 2014, статья 3.1.15]
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3.9________________________________________________________________________________________________________

узе л р е дуц и р о в а н и я: Комплекс технических устройств, включающий в себя систему редуциро
вания и систему защиты от недопустимого изменения давления.

[Г О С Т  Р 54960— 2012. статья 3.1.13]

4 Общие требования

4.1 Продолж ительность эксплуатации П Р Г  при проектировании следует устанавливать на этапе 
принятия проектных объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений.

4.2 При установлении продолжительности эксплуатации вновь проектируемого ГР П Б  или ГРПШ  
необходимо использовать назначенный срок службы, указанный изготовителем П Р Г  в эксплуатацион
ной документации.

4.3 При установлении продолжительности эксплуатации вновь проектируемого ГР П  необходимо 
использовать назначенный срок службы каждого технического устройства, входящего в состав техно
логической части ГР П . указанный изготовителем технического устройства в эксплуатационной докумен
тации.

4.4 При проектировании при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевоору
жении. кроме указанных в 4.2— 4.3 данных, д л я  установления продолжительности эксплуатации необ
ходимо использовать данные эксплуатационного паспорта и эксплуатационного журнала П Р Г  в части 
определения срока, в течение которого каждое техническое устройство, входящее в состав технологи
ческой части ПРГ. эксплуатировалось без замены с момента ввода в эксплуатацию, а также результатов 
проведения мониторинга технического состояния ПРГ.

4.5 При отсутствии в эксплуатационной документации д л я  П Р Г  назначенного срока службы, сле 
дует в качестве продолжительности эксплуатации П Р Г  принять срок службы, при превышении которого 
должна проводиться экспертиза промышленной безопасности технических устройств в соответствии с 
документами в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

4.6 Установленную  продолжительность эксплуатации указывают в проектной документации.

5 Порядок определения продолжительности эксплуатации ПРГ 
при проектировании

5.1 При установлении продолжительности эксплуатации П Р Г  необходимо определить вид д е я 
тельности. при котором выполняется проектирование (новое строительство, капитальный ремонт, ре
конструкция или техническое перевооружение) и тип проектируемого П Р Г  (ГР П . ГР П Б  или ГРПШ ).

5.2 Д л я  вновь проектируемого ГР П Б . ГРПШ  или ГР П . технологическая часть которого является из
делием полной заводской готовности, продолж ительность эксплуатации Ту  лет. определяется по ф ор
муле

Т 9 = 7«п . F (D

где Г 1П—  назначенный срок службы, указанный изготовителем П Р Г  в эксплуатационной документа
ции, лет;

F  —  оценка факторов воздействия д л я  проектируемого ПРГ.

5.3 Д л я  вновь проектируемого ГР П  продолж ительность эксплуатации определяется по формуле

где 7 ^  —  назначенный срок службы /-го технического устройства, входящего в состав проектируемого 
ПРГ. указанный изготовителем в эксплуатационной документации, лет;
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О. —  оценка последствий отказа /-го технического устройства, входящего в состав технологиче
ской части проектируемого П Р Г :

п —  число технических устройств, входящих в состав технологической части проектируемого 
ПРГ. шт.

П р и м е ч а н и е  —  Обозначения в формуле (2) те же. что в формуле (1).

5.4 Д л я  П Р Г  при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении продол
жительность эксплуатации определяется по формуле

(3)

где 7* —  срок, в течение которого /-е техническое устройство, входящее в состав технологической 
части проектируемого ПРГ. эксплуатировалось без замены с  момента ввода в эксплуатацию, 
лет;

к  —  коэффициент технического состояния.

5.5 При замене ГР П Б  или ГР П Ш  или при замене технологической части ГР П , являющейся изде
лием полной заводской готовности, при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перево
оружении продолж ительность эксплуатации определяется по формуле

Т3 = Т ™  ■ F  ■ к. (4 )

П р и м е ч а н и е  —  Обозначения в формулах (3) и (4) те же. что в формулах (1) и (2).

5.6 Д л я  установления продолжительности эксплуатации рекомендуется составить сводную табли
цу технических устройств, входящих в состав технологической части ПРГ. приведенную в приложении Б.

5.7 Оценка факторов воздействия д л я  проектируемого П Р Г  F  принимает значения свыше 0 д о  1 
включительно. Рекомендации по определению  оценки факторов воздействия д ля  проектируемого П Р Г 
приведены в приложении А.

5.8 Коэффициент технического состояния к учитывается только при проектировании, при капи
тальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении и определяется в соответствии с 
приложением В.

5.9 Оценка последствий отказа /-го технического устройства, входящего в состав технологической 
части проектируемого ПРГ. О, определяется в соответствии с приложением Г.

5.10 При капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении д л я  технических 
устройств, заменяемых в соответствии с проектной документацией на новые, срок, в течение которого 

ьв  техническое устройство эксплуатировалось без замены с момента ввода в эксплуатацию следует 
принять равным нулю.

5.11 Пример определения продолжительности эксплуатации П Р Г  при проектировании приводен в 
приложении Д.
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Приложение А  
(рекомендуемое)

Ф акто ры  во з де й ств и я  д л я  проектируем ого ПРГ. О ценка ф а к то р о в во з де й ств и я

А.1 Факторы воздействия для проектируемого ПРГ и балльные оценки факторов воздействия определены 
по результатам анализа нормативной документации, устанавливающей требования к проектированию пунктов ре
дуцирования газа, с применением методов анализа риска по ГОСТ Р 51901.1 и Руководству по безопасности [2] на 
основании экспертных оценок.

А.2 Факторы воздействия для проектируемого ПРГ разделяются по группам:
-  место расположения и характеристики сети газораспределения;
-  технологические характеристики;
-  конструктивные характеристики;
-  природные, техногенные и грунтовые условия:
-  способ размещения.
А.З Каждая группа факторов воздействия может содержать несколько подгрупп в соответствии с таблицей А. 1.
А.4 Каждая подгруппа последнего иерархического уровня содержит значения факторов воздействия.
А.5 Для определения факторов воздействия для проектируемого ПРГ необходимо заполнить таблицу А.1.
А .6 При заполнении таблицы А.1 необходимо для  значений факторов воздействия, которые соответствуют 

проектируемому ПРГ. проставить «1 »  в столбец «Значение идентифицировано». В противном случав необходимо 
проставить « 0х>.

А.7 Оценка факторов воздействия Я определяется по формуле

(А.1)

где г —  порядковый номер идентифицированного значения фактора воздействия по таблице А.1; 
п —  число идентифицированных значений факторов воздействия по таблице А Л , шт.; 

а —  балльная оценка г-го идентифицированного значения фактора воздействия по таблице А. 1.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

С в о д н а я  та б ли ц а  технических у с тр о й с тв , вх о дящ и х в  с о с та в  технологической части
проектируем ого П Р Г

Б.1 При проектировании ПРГ технические устройства, входящие в состав технологической части ПРГ, следу
ет вносить в сводную таблицу по форме, приведенной в таблице Б.1.

Б.2 Группа технических устройств и оценка последствий отказа определяются в соответствии с приложени
ем Г.

Б.З Назначенные сроки службы технических устройств определяются из эксплуатационной документации 
для технического устройства.

Б.4 Срок, в течение которого техническое устройство эксплуатировалось без замены с момента ввода в экс
плуатацию. определяется из разности календарного года ввода технического устройства в эксплуатацию после 
строительства или его замены и календарного года выполнения проектной документации на ПРГ, в соответствии с 
которой определяется его продолжительность эксплуатации.

Б.5 В случае если по результатам проведения мониторинга ПРГ, для  технического устройства было уста
новлено отсутствие возможности его дальнейшей эксплуатации по его техническому состоянию и необходимость 
замены, необходимо внести соответствующую информацию в сводную таблицу по форме Б.1.

Б.6 Данные сводных таблиц по Б.4— Б.6 заполняются только при проектировании при капитальном ремонте, 
реконструкции или техническом перевооружении.
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Приложение В 
(обязательное)

К о э ф ф и ц и е н т технического со сто ян и я

В. 1 Коэффициент технического состояния к определяется при капитальном ремонте, реконструкции или тех
ническом перевооружении с учетом данных эксплуатационного паспорта и эксплуатационного журнала ПРГ.

В.2 При определении коэффициента технического состояния необходимо учитывать данные, приведенные 
в эксплуатационном журнале ПРГ за последние пять лет его эксплуатации до момента выполнения проектной до
кументации на проведение капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения.

В.З Коэффициент технического состояния к определяется по «формуле

k = ‘\ - ( A  + B + C  + D  + E). (В.1)

где А  —  коэффициент технического состояния узла редуцирования и фильтров, входящих в состав ПРГ;

В —  коэффициент технического состояния технических устройств, входящих в состав ПРГ. не включенных 
в коэффициент А,

С  —  коэффициент технического состояния разъемных соединений технических устройств и газопроводов, 
входящих в состав ПРГ:

О —  коэффициент технического состояния конструкции здания, блок-контейнера или шкафза ПРГ:
Е  —  коэффициент технического состояния систем инженерно-технического обеспечения здания ГРП или 

ГРПБ.

В.4 Коэффициент технического состояния узла редуцирования и фильтров, входящих в состав ПРГ А  равен 
0,1 в случае если по результатам проведения мониторинга технического состояния, технического обслуживания 
или текущего ремонта ПРГ в эксплуатационном паспорте или эксплуатационном журнале ПРГ указана информа
ция о выявлении неисправностей узла редуцирования и фильтров, без устранения которых в результате ремонта 
или замены технического устройства его безопасная эксплуатация не возможна. В противном случае коэффициент 
технического состояния узла редуцирования и фильтров, входящих в состав ПРГ. равен нулю.

В.5 Коэффициент технического состояния технических устройств, входящих в состав ПРГ. не включенных в 
коэффициент А. В определяется по формуле

Вш  (В.2)

где п —  число технических устройств, для которых по результатам проведения мониторинга технического со
стояния ПРГ в эксплуатационном паспорте или эксплуатационном журнале ПРГ указана информация 
о выявлении неисправностей, без устранения которых в результате ремонта или замены технического 
устройства его безопасная эксплуатация не возможна, шг.: 

и —  число технических устройств, входящих в состав ПРГ. шт.

В .6 Коэффициент технического состояния разьемных соединений технических устройств и газопроводов, 
входящих в состав ПРГ С  определяется по формуле

C - m h ( V m y )  (В.З)

где т  —  число разъемных соединений технических устройств и газопроводов ПРГ. для которых были обна
ружены утечки в результате проведения последней работы по мониторингу технического состояния, 
указанные в эксплуатационном журнале ПРГ. шт.: 

г —  число разъемных соединений технических устройств и газопроводов ПРГ. шт.

В.7 Коэффициент технического состояния здания, контейнера или шкаф>а ПРГ D определяется в зависимо
сти от оценки категории технического состояния, определенной в результате проведения мониторинга техническо
го состояния ПРГ, по таблице В.1.
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Т а б л и ц а  В.1 —  Коэффициент технического состояния здания, блок-контейнера или шкафа ПРГ

Категория технического состояния мания, блок-контейнера 
или шкафа ПРГ

Коэффициент технического состояния 
здания, блок-контейнера или шкафа

Конструкции, здание и сооружения, включая грунтовое основание, 
в нормативном техническом состоянии 0

Конструкции, здание и сооружения, включая грунтовое основание, 
в работоспособном состоянии 0.01

Конструкции, здание и сооружения, включая грунтовое основание, 
в ограниченно работоспособном состоянии 0.05

Конструкции, здание и сооружения, включая грунтовое основание, 
в аварийном состоянии 0.1

В .8 Коэффициент технического состояния систем инженерно-технического обеспечения ПРГ Е  равен 0,01 в 
случае, если по результатам проведения мониторинга технического состояния ПРГ в эксплуатационном паспорте 
или эксплуатационном журнале ПРГ указана информация о выявлении неисправности, механического повреж
дения или разрушения систем или их частей. В противном случае коэффициент технического состояния систем 
инженерно-технического обеспечения ПРГ равен нулю.

В.9 Коэффициенты технического состояния по В.4— В .8 определены с применением методов анализа риска 
по ГО С Т Р 51901.1 и руководству по безопасности [2] на основании экспертных оценок.
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Приложение Г 
(обязательное)

О ценка п о с л е д с тв и й  отказа технических у с тр о й с тв , вх о дящ их в  состав 
технологической части проектируем ого П Р Г

Г.1 Оценка последствий отказа для i-го технического устройства, входящего в состав технологической части 
ПРГ, в зависимости от его принадлежности к одной из групп технических устройств, определяется по таблице Г.1.

Т а б л и ц а  Г.1 —  Оценка последствий отказа технических устройств, входящих в состав технологической части 
проектируемого ПРГ

Наименование группы технических устройств Оценка последствий отказа, балл

Узел редуцирования 1

Запорная арматура, не входящая в состав узла редуцирования 0.8

Контрольная арматура 0.1

Фильтры 0.8

Система автоматизации 0,2

Контрольно-измерительные приборы 0.1

Г.2 Оценка последствий отказа для i-го технического устройства, входящего в состав технологической части 
ПРГ. соответствует значению тяжести последствий отказа для всего технологического устройства целиком. Макси
мальной тяжести последствий отказа соответствует балл оценки, равный единице, минимальной тяжести послед
ствий отказа соответствует балл оценки, равный 0.1 .

Г.З Для определения оценки последствий отказа /-го технического устройства, входящего в состав техно
логической части проектируемого ПРГ. необходимо установить его принадлежность к одной из перечисленных в 
таблице Г.1 групп технических устройств.

Г.4 Д ля /-го технического устройства его оценка последствий отказа будет соответствовать оценке послед
ствий отказа для  группы, в которую входит данное техническое устройство.
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Приложение Д 
(справочное)

П рим ер ус та н о в ле н и я  п р о д о л ж и те л ь н о с ти  эксп луа та ц ии  П Р Г  п р и  проектировании

Д.1 Исходные данные для установления продолжительности эксплуатации подобраны для наглядной иллю
страции порядка определения продолжительности эксплуатации ПРГ при проектировании.

Д.2 Исходные данные для установления продолжительности эксплуатации ПРГ. определяемые из проектной 
документации, приведены в таблице Д.1.

Д.З В соответствии с 5.1 необходимо определить вид деятельности, при котором выполняется проектирова
ние. и тип проектируемого ПРГ. На основании данных таблицы Д.1 вид деятельности —  новое строительство, тип 
ПРГ — ГРП.

Д.4 Для определенного в Д.З класса ПРГ в соответствии с 5.3 необходимо определить продолжительность 
эксплуатации по формуле (2). При этом, необходимо определить.

-  назначенный срок службы /-го технического устройства, указанный изготовителем технических устройств

<Г>:
-  оценку последствии отказа г-го технического устройства, входящего в состав технологической части про

ектируемого ПРГ (О^:
-  оценку факторов воздействия для проектируемого ПРГ (Я).
Д.5 Назначенный срок службы /-го технического устройства, входящего в состав технологической части ПРГ. 

указанный изготовителем технического устройства, определяют на основании эксплуатационной документации /-го 
технического устройства.

Д .6 В соответствии с 5.6 составляют сводную таблицу технических устройств, входящих в состав технологи
ческой части ПРГ. приведенную в таблице Д.2. Технические устройства, назначенные сроки службы которых равны 
между собой, объединены. Добавлен столбец «количество, шт.*. в который вносится число технических устройств 
одного типа с равными между собой назначенными сроками службы.

Д.7 Оценку последствий отказа, приведенных в таблице Д.2. определяют в соответствии с Г.З и Г.4 по раз
мещению технических устройств в технологической схеме ПРГ.

Д .8 Для определения оценки факторов воздействия для проектируемого ПРГ необходимо заполнить таблицу 
в соответствии с А.5 и А .6 по данным, приведенным в таблице Д.1. Заполнение таблицы по данным примера при
ведено в таблице Д.З.

Д.9 В соответствии с А.7 по данным таблицы Д.З оценка факторов воздействия для проектируемого ПРГ 
будет равна

F = 1 -g * = 1 - (001 +OJW6+OW2+OOQ1 +<U»1S+<U>*= 

-1-00296-Д9705.
(Д-D

Д.10 В соответствии с 5.3. Д.7 и Д.9 продолжительность эксплуатации будет равна

7 Г * - а , + т ] * ^ . . л т д Р я

O j+ C f e -K .* c ^ + q ,

($>1.40+в>1>50+Э>1.40+2.1<4045>1.40+3>00.254 
“  (0-1+0-1+3-1+ 2-1+ 5.1+3-004 ЭОЗ+0>ад+2в-О0+10.О1+
+6-0040 + 12.0»40+2а>0»40+16>01.10+1»0,1>104 W-2)

+10.01+002+0- 02+3- 02+3-02}

-37.7007D5-3W.

Д.11 В соответствии с Д.10 продолжительность эксплуатации, которая должна указываться в проектной до
кументации. составляет 36.6 года.

18



Т
а

б
л

и
ц

а
 Д

1
 —

 И
сх

од
ны

е 
да

нн
ы

е 
дл

я
 у

ст
ан

ов
ле

ни
я 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ти
 э

кс
пл

уа
та

ци
и,

 о
пр

ед
ел

яе
м

ы
е 

из
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ок

ум
ен

та
ци

и 
(д

ля
 п

ри
м

ер
ны

х 
да

нн
ы

х)

Г О С Т  Р 57375— 2016

19



g
 

Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
. 1

Г О С Т  Р 57375— 2016



Г О С Т  Р 57375— 2016

21



Та
 б

л 
и 

ц
а 

Д
З

 —
 Б

ал
ль

ны
е 

оц
ен

ки
 ф

ак
то

ро
в 

во
зд

ей
ст

ви
я 

дл
я 

пр
ое

кт
ир

уе
м

ог
о 

П
Р

Г 
(д

ля
 п

ри
м

ер
ны

х 
да

нн
ы

х)
Г О С Т  Р 57375— 2016



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
З

Г О С Т  Р 57375— 2016

23



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
.З

Г О С Т  Р 57375— 2016

i f  sс 27 5 ® ** X °
Л  s QX

О о - о о о о - о о о о - о о о о о о -

А
* „ 
е  3
г  гI  оф 'S
0 I
«  о ф а
1 в£ о.
1 2 10

0,
01

0,
05 о о

0,
00

1

0,
00

2

о

0,
00

1 ю
8
о

о о

0,
00

1

0,
00

15

0,
00

2 т—
о.
о 0,

00
5

0,
00

2

0,
00

1

о о

кXS*х
10с
яа
2кя
•fr
К
1о7 я
5
3сX
о
aоF*МЯ
*
ясс
6  
a
8 
3с
ь
£
VXX
8оXоaXяZ

Н
е 

м
ен

ее
 8

 б
ал

ло
в,

 н
е 

бо
ле

е 
9 

ба
лл

ов

Н
е 

м
ен

ее
 9

 б
а

лл
о

в

Р
аз

но
ви

дн
ос

ть
 г

ру
нт

ов
 п

о 
от

но
си

те
ль

но
й 

де
ф

ор
м

ац
ии

 н
аб

ух
ан

ия
 б

ез
 н

аг
ру

зк
и

>х

'я'

1 С
ла

б
о

 на
 бу

ха
ю

щ
ий

С
ре

дн
е 

на
 бу

ха
ю

щ
ий

>х

f
2
6
д Р

аз
но

ви
дн

ос
ть

 г
ру

нт
ов

 п
о 

пр
ос

ад
см

но
ст

и

1
5
а
5
6

1 I т
ип

 п
ро

са
дс

м
но

ст
и

II 
ти

п 
пр

ос
ад

оч
но

ст
и

Р
аз

но
ви

дн
ос

ть
 г

ру
нт

ов
 п

о 
ст

еп
ен

и 
м

ор
оз

но
й 

лу
чи

ни
сг

ос
ти

Н
еп

уч
им

ис
ты

й

1
5

t

!
о

1
б

!■

S С
и 

ль
 но

 лу
чи

 НИ
 С

ТЫ
Й

1
С
1

2
&
3
з
* Ка

те
го

ри
я 

ус
то

йч
ив

ос
ти

 г
ру

нт
а 

по
 и

нт
ен

си
вн

ос
ти

 п
ро

ва
ло

об
ра

зо
ва

ни
я 

(к
ар

ст
оо

бр
аэ

ов
ан

ия
)

1 к
ат

ег
ор

ия

II 
ка

те
го

ри
я

III
 к

ат
ег

ор
ия

а;
&е
а»
Йк
> V

 к
ат

ег
ор

ия

VI
 к

ат
ег

ор
ия

* га> *

1 |  
? 2  

I *

I I 4.
1.

3

4.
1.

4

4.
2

4.
2.

1

4.
2.

2

4.
2.

3

4.
2.

4

4,
3

4.
3.

1

4.
3.

2

4.
3.

3

4.
4

4.
4.

1

4.
4.

2

4.
4.

3

4.
4.

4

4.
4.

5

4.
5

4.
5.

1

4.
5.

2

4.
5.

3

4.
5.

4

4.
5.

5

4.
5.

6

24



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
З

Г О С Т  Р 57375— 2016

«  5 
1  1  2 «  У  о
1 \  5
Д I  а

X

о О О о - - О о О о о О - - О - о о

А
2  «

I t
1 1  
г г
1  «  с 2«3со

0.
00

1

Q
О 0,

00
5 Г-

8
о‘

о о о

0.
00

05

0.
00

1

0.
00

15 т—
Q
о

0.
00

15

О О
о

о о

0.
00

1

8
о

«ж
6*х
10 
ф  
ф а
1  
ф  

в
к
5ф
Уф
5
сX
ф
a
2
ф
е
Xсс
5
6 
8
»с
5.
е
фXX
2
ОXфжжфX

5 
3l
0 *-
6
&►-
3
1

то

I

&

1

1 Ра
зм

ещ
ен

о 
в 

пр
ед

ел
ах

 I 
гр

уп
пы

 п
од

ра
ба

ты
ва

ем
ы

х 
те

рр
ит

ор
ий

|
»к
X

I
1
1

1
1

X
Sто
с
то
о

то
S

'Iо.
Р
&

?

г

1
В

X
2
то

с
то
О

то
3

£ Ра
зм

ещ
ен

о 
в 

пр
ед

ел
ах

 I
V 

гр
уп

пы
 п

од
ра

ба
ты

ва
ем

ы
х 

те
рр

ит
ор

ий

Ра
зм

ещ
ен

о 
вн

е 
по

др
аб

ат
ы

ва
ем

ы
х 

те
рр

ит
ор

ий ;

!

1

5

J
■
:

Q

!

1
:
!

!

11

!

:
3

Н
ез

ас
ел

ен
ны

й

1I
1

8

1
5

1
5то

8

I С
и

 п
ьн

оз
а с

ол
ен

ны
й 1

1О
О

|

то

I
Р

И
м

ею
тс

я 
на

по
рн

ы
е

И
м

ею
тс

я 
бе

зн
ап

ор
ны

е

О
тс

ут
ст

ву
ю

т

Ра
зм

ещ
ен

ие
 П

Р
Г 

на
 п

од
то

пл
яе

м
ой

 т
ер

ри
то

ри
и

Н
а 

по
дт

оп
ля

ем
ой

 т
ер

ри
то

ри
и

Вн
е 

по
дт

оп
ля

ем
ой

 т
ер

ри
то

ри
и

С
по

со
б 

ра
зм

ещ
ен

ия

С
по

со
б 

ра
зм

ещ
ен

ия
 Г

Р
П

то

i
1
б П

ри
ст

ро
ен

но
е 

к 
га

зи
ф

иц
ир

уе
м

ом
у 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ом

у 
зд

ан
ию

•S

§
6X

I
?
f
сЗU
X
ф
S

5
а
5

1

2  I

I I
? * о S с

S я г- см со ■о- ф г - см со чГ ш т - см со т - см & ж— см СО
ю ф ф ф ф ф h> н-‘ г-~ г~' со СО со СО о> <Г> О) Г— Т-

о  ° 'Г чГ чГ - г -Г чГ ч Г чГ ЧГ r f ЧГ чГ ЧГ ЧГ чГ чГ чГ ф ф ф ф ф

25



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
.З

Г О С Т  Р 57375— 2016



Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 Д
З

Г О С Т  Р 57375— 2016

«  5 
1  1  8 ® 2  я г  ;  • <о 5 о

Ж

о о о о о о о о о о о о о -

к
" «

I t
1 1  
s г
1  °- с 2«3со

о

0.
00

1

о
0.

00
1

о
t—
8
о 0.

01 о о

0,
00

1

о

0.
00

1

О
о

о

«ж
6rt
10ф
фа
1  
ф 
в
к
5ф
7 
Ф

5
сX
ф
a
2
ф
е
Xс
с

5
6
8 
ж
с

5.
е
фSX
2оXфжжфX

4 
3 
§
5

1в
X
6  
га 
&
5

8с
6  
га 
О
5
aс
Xв

X
■х®

X
2о
§

к

I S
О :
С ! ►- ( о >:

| з
р !

I ?

>

)

!

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
ки

 Г
Р

П
Ш

до
 о

ко
н,

 д
ве

ре
й 

и 
др

уг
их

 п
ро

ем
ов

 3
 м

ет
ра

 п
ри

 в
хо

дн
ом

 д
ав

ле
ни

и 
га

за
 

св
ы

ш
е 

0.
3 

М
П

а 
не

 б
ол

ее
 0

.6
 М

П
а

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
ки

 Г
Р

П
Ш

 д
о

 о
ко

н,
 д

ве
ре

й 
и 

др
уг

их
 п

ро
ем

ов
 б

ол
ее

 3
 м

ет
ро

в 
пр

и 
вх

од
но

м
 д

а
в

ле
ни

и 
га

за
 с

вы
ш

е 
0.

3 
М

П
а 

не
 б

ол
ее

 0
,6

 М
П

а

С
по

со
б 

ра
зм

ещ
ен

ия
 о

тд
ел

ьн
о 

ст
оя

щ
ег

о 
ГР

П
Ш

 п
ри

 в
хо

дн
ом

 д
ав

ле
ни

и 
га

за
 н

е 
бо

ле
е 

0.
3 

М
П

а

С
о

 с
м

ещ
ен

ие
м

 о
т 

пр
ое

м
ов

 з
да

ни
я 

на
 р

ас
ст

оя
ни

е 
1 

м
ет

р

С
о

 с
м

ещ
ен

ие
м

 о
т 

пр
ое

м
ов

 з
да

ни
я 

на
 р

ас
ст

оя
ни

е 
бо

ле
е 

1 
м

ет
ра

С
по

со
б 

ра
зм

ещ
ен

ия
 Г

Р
П

Ш
 н

а 
по

кр
ы

ти
ях

 с
 н

ег
ор

ю
чи

м
 у

те
пл

ит
ел

ем
 г

аз
иф

иц
ир

уе
м

ы
х 

пр
ои

зв
од


ст

ве
нн

ы
х.

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
го

 н
аз

на
че

ни
я,

 б
ы

то
вы

х 
и 

ж
ил

ы
х 

(п
ри

 н
а

ли
чи

и 
кр

ы
ш

но
й 

ко
те

ль
но

й)
 з

да
ни

й 
ст

еп
ен

ей
 о

гн
ес

то
йк

ос
ти

 I
 —

 II
. 

кл
ас

са
 к

он
ст

ру
кт

ив
но

й 
по

ж
ар


но

й 
оп

ас
но

ст
и 

СО
 с

о 
ст

ор
он

ы
 в

хо
да

 н
а 

кр
ов

лю

Н
а 

ра
сс

то
ян

ии
 5

 м
ет

ро
в 

от
 в

ы
хо

да

К
1
►-0
8
&
f
ш
га
8га
S
X
8
8

о.
1 Н

а 
ра

сс
то

ян
ии

 б
ол

ее
 5

 м
ет

ро
в 

о
т 

вы
хо

да

С
по

со
б 

ра
зм

ещ
ен

ия
 п

ри
ст

ро
ен

ны
х 

ГР
 Л

П
ри

ст
ро

йк
и 

пр
им

ы
ка

ю
т 

к 
зд

ан
ия

м
 с

о 
ст

ор
он

ы
 г

лу
хо

й 
пр

от
ив

оп
ож

ар
но

й 
ст

ен
ы

 1
 т

ип
а,

 г
аз

он
еп

ро


ни
ца

ем
ой

 в
 п

ре
де

ла
х 

пр
им

ы
ка

ни
я 

ГР
Л

 с
 о

бе
сп

еч
ен

ие
м

 г
аз

он
еп

ро
ни

ца
ем

ос
ти

 ш
во

в 
пр

им
ы

ка
ни

я

Д
ру

го
й 

сп
ос

об
 п

ри
м

ы
ка

ни
я

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
 и

 п
ок

ры
ти

я 
пр

ис
тр

ое
нн

ы
х 

ГР
П

 д
о

 б
ли

ж
ай

ш
ег

о 
пр

ое
м

а 
в 

ст
ен

е

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
 и

 п
ок

ры
ти

я 
пр

ис
тр

ое
нн

ы
х 

ГР
П

 д
о 

бл
иж

ай
ш

ег
о 

пр
ое

м
а 

в 
ст

ен
е 

бо
ле

е 
3 

м
ет

ре
®

Ра
 со

то
 ян

 к®
 о

т 
ст

ен
 и

 п
ок

ры
ти

я 
пр

ис
тр

ое
нн

ы
х 

ГР
П

 д
о

 б
ли

ж
ай

ш
ег

о 
пр

ое
м

а 
в 

ст
ен

е 
3 

м
ет

ра

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
 и

 п
ок

ры
ти

я 
пр

ис
тр

ое
нн

ы
х 

ГР
П

 д
о

 б
ли

ж
ай

ш
ег

о 
пр

ое
м

а 
в 

ст
ен

е 
м

ен
ее

 3
 м

ет
ро

в

Ра
сп

ол
ож

ен
ие

 о
тд

ел
ьн

о 
ст

оя
щ

их
 П

Р
Г

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 (3

J.
 т

аб
ли

ца
 5

 и
 (

4)

X 1  

1 1X 8 
1 1 | | с с

s a ГМ го £ т— см £ т- гм го £ СМ £ см го
5 § ■ЯГ •* ш ю ю ю id id id Г" г-' со id со со о> ф
о s ю ю in in in ui in id in in in in 1П in in 1П in 1П in

27



Ск
он

ча
ни

е 
та

бл
иц

ы
 Д

.З
Г О С Т  Р 57375— 2016

28



Г О С Т  Р 57375— 2016

Б и б ли о гр а ф и я

[1] Технический регламент «О  безопасности сетей газораспределения и гаэопотребления». утвержден Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870

[2] Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 
аварий на опасных производственных объектах», утверждено приказом Федеральной службы по экологиче
скому технологическому и атомному надзору от 13 мая 2015 г. № 188

[3] СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002

[4] СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек
тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

29



Г О С Т  Р 57375— 2016

УДК 75.180.20:006.354 О К С  91.140.40

Ключевые слова: сеть газораспределения, пункт редуцирования газа, техническое устройство, продол
жительность эксплуатации, капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение

30



Редактор В.Г. Красилов 
Технический редактор В.Н. Прусакова 

Корректор И.А. Королева 
Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой

Сдано о набор 29.12.2016. Подписано в печать 19.01.2017. Формат 60>84%. Гарнитура Ариал. 
Уел. печ. л .  4,18. Уч.-изд. л . 3,79. Тираж. 43 эиз Зак. 113.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во Ф ГУП «С ТАИД АРТИМ Ф О РМ ». 123995 Москва. Гранатный пер.. 4. 
wwsw.gostinfo.ru info@gosbnfo.ru

ГОСТ Р 57375-2016

https://www.mosexp.ru#
https://files.stroyinf.ru/Index/640/64072.htm

