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1 Область применения

1.1 Настоящ ий стандарт распространяется на электрооборудование д л я  атомных станций: вы
соковольтные трансформаторные вводы от 6 д о  750 кВ. силовые трансформаторы (в том числе су
хие трансформаторы 6— 10/0,4 кВ), оборудование комплектных распределительных устройств, обору
дование открытых распределительных устройств, низковольтное оборудование д о  1 кВ (в том числе 
щиты постоянного тока), агрегаты бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, выпрямители, 
инверторы, тиристорные коммутационные устройства) и устанавливает общие технические требования 
к данному электрооборудованию, общие требования к классификации, сырью, материалам, покупным 
изделиям, комплектности, упаковке, безопасности, метрологическому обеспечению, правилам прием
ки и методам контроля, транспортированию и хранению, а также гарантийные требования к данному 
электрооборудованию.

1.2 Настоящ ий стандарт не распространяется на генераторы, дизель-генераторные установки и 
их составные части, электродвигатели, требования к которым определяю тся отдельными стандартами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие стандарты:
Г О С Т  Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
Г О С Т  2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы
Г О С Т  8.009 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метроло

гические характеристики средств измерений
Г О С Т  12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общ ие требо

вания
Г О С Т  12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробеэопасность. Защитное зазем

ление. Зануление
Г О С Т  12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности
Г О С Т  12.2.007.2 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы 

электрические. Требования безопасности
Г О С Т  12.2.007.3 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на на

пряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
Г О С Т  12.2.024 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. 

Нормы и методы контроля
Г О С Т  15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка 

выпускаемой продукции. Основные положения

Издание официальное
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Г О С Т  27.002 Надежность в технике. Термины и определения
Г О С Т  27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности 
Г О С Т  721 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электриче

ской энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В
Г О С Т  1516.1 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 д о  500 кВ. Требования 

к электрической прочности изоляции
Г О С Т  1516.3— 96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требо

вания к электрической прочности изоляции
Г О С Т  1983 Трансформаторы напряжения. Общ ие технические условия
Г О С Т  5862 Изоляторы и покрышки керамические на напряжение свыше 1000 В. Общ ие техниче

ские условия
Г О С Т  6827 Электрооборудование и приемники электрической энергии. Р яд номинальных токов 
Г О С Т  6697 Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической 

энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0.1 д о  10000 Гц  и допускаемые отклонения 
Г О С Т  7746 Трансформаторы тока. Общ ие технические условия
Г О С Т  8024— 90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свы

ше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
Г О С Т  9920— 89 (М Э К  694— 80. М ЭК 815— 86) Электроустановки переменного тока на напряжение 

от 3 д о  750 кВ. Д лин а  пути утечки внешней изоляции
Г О С Т  10121 М асло трансформаторное селективной очистки. Технические условия 
Г О С Т  10434 Соединения контактные электрические. Классификация. Общ ие технические требо

вания
Г О С Т  10693— 81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и 

выше. Общ ие технические условия
Г О С Т  11677— 85 Трансформаторы силовые. Общ ие технические условия
Г О С Т  11920— 85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением д о  35 кВ 

включительно. Технические условия
Г О С Т  12965— 85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 

110 и 150 кВ. Технические условия 
Г О С Т  14192 Маркировка грузов
Г О С Т  14209 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки 
Г О С Т  14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
Г О С Т  14255 (М Э К  144— 63) Аппараты электрические на напряжение д о  1000 В. Оболочки. С тепе

ни защиты
Г О С Т  14693 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической 

оболочке на напряжение д о  10 кВ. Общ ие технические условия
Г О С Т  15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения д л я  различных клима

тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды

Г О С Т  15543.1 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общ ие требования в 
части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

Г О С Т  16772 Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общ ие технические условия 
Г О С Т  17412 Изделия электротехнические д л я  районов с  холодным климатом. Технические требо

вания. приемка и методы испытаний
Г О С Т  17516 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механиче

ских факторов внешней среды
Г О С Т  17516.1 Изделия электротехнические. Общ ие требования в части стойкости к механическим 

внешним воздействующим факторам
Г О С Т  17544— 85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 

220. 330, 500 и 750 кВ. Технические условия
Г О С Т  18142.1 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общ ие технические 

условия
Г О С Т  18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий 
Г О С Т  18620 Изделия электротехнические. Маркировка
Г О С Т  20243 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании 
Г О С Т  20859.1 Приборы полупроводниковые силовые. Общ ие технические требования
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Г О С Т  21128 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электри
ческой энергии. Номинальные напряжения д о  1000 В

Г О С Т  21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструк
ция и размеры

Г О С Т  23170 Упаковка д л я  изделий машиностроения. Общ ие требования
Г О С Т  23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокор

розионная защита, упаковка. Общ ие требования и методы испытаний
Г О С Т  23660 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопри

годности при разработке изделий
Г О С Т  23865 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. 

Типы и  размеры
Г О С Т  24126— 80 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагруз

кой. Общ ие технические условия
Г О С Т  24376 Инверторы полупроводниковые. Общ ие технические условия
Г О С Т  24683 Изделия электротехнические. Методы контроля стойкости к воздействию специаль

ных сред
Г О С Т  26291 Надежность атомных станций и их оборудования. Общ ие положения и номенклатура 

показателей
Г О С Т  26416 Агрегаты бесперебойного питания на напряжение д о  1 кВ. Общие технические условия 
Г О С Т  26881— 86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общ ие технические условия 
Г О С Т  29075 Системы ядерного приборостроения д ля  атомных станций. Общ ие требования 
Г О С Т  30546.1 Общ ие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы 

расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости
Г О С Т  30631 Общ ие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части 

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации
Г О С Т  32137 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства д ля  

атомных станций. Требования и методы испытаний
Г О С Т  32144 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нор

мы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Г О С Т  E N  50274 Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита 

от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным 
токоведущим частям

Г О С Т  IEC  61140 Защита от поражения электрическим током. Общ ие положения безопасности 
установок и оборудования

Г О С Т  Р  1.9 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандар
там Российской Федерации. Изображение. Порядок применения

Г О С Т  Р 8.565 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обе
спечение атомных станций. Основные положения

Г О С Т  Р 8.596 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обе
спечение измерительных систем. Основные положения

Г О С Т  Р 15.301 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция произ
водственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство 

Г О С Т  Р 51321.1— 2007 (М Э К  60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределе
ния и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общ ие технические тре
бования и методы испытаний

Г О С Т  Р 51979 Батареи аккумуляторные свинцовые авиационные. Общ ие технические условия 
Г О С Т  Р 52034 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общ ие техниче

ские условия
Г О С Т  Р 52082 Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6— 220 кВ. 

Общ ие технические условия
Г О С Т  Р 52565 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 д о  750 кВ. Общ ие технические 

условия
Г О С Т  Р 52719— 2007 Трансформаторы силовые. Общ ие технические условия 
Г О С Т  Р 52725— 2007 Ограничители перенапряжений нелинейные д л я  электроустановок перемен

ного тока напряжением от 3 д о  750 кВ. Общ ие технические условия
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Г О С Т  Р 52726— 2007 Разъединители и заэемлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ 
и приводы к ним. Общ ие технические условия

Г О С Т  Р 54331 (М Э К  60296:2003) Ж идкости д л я  применения в электротехнике. Неиспользованные 
нефтяные изоляционные масла д л я  трансформаторов и выключателей. Технические условия

Г О С Т  Р 54827— 2011 (М ЭК 60076-11:2004) Трансформаторы сухие. Общ ие технические условия
Г О С Т  Р 55187— 2012 Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В перемен

ного тока. Общ ие технические условия
Г О С Т  Р 55190 (М Э К  62271-200:2003) Устройства комплектные распределительные в м еталличе

ской оболочке (К Р У) на номинальное напряжение д о  35 кВ. Общ ие технические условия

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сеги Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
суметом всех внесенных е данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по Г О С Т  18311, Г О С Т  27.002. а также следую щ ие 
термины с  соответствующими определениями:

3.1 ге не р а льн ы й  п о д р яд ч и к : Юридическое лицо, являющееся главным исполнителем договора 
подряда на выполнение комплекса работ и услуг, включая проектно-изыскательные, строительно-мон
тажные. пусконаладочные работы и прочие работы д л я  ввода в эксплуатацию объекта использования 
атомной энергии.

3.2 докум енты  по стандартизации, устанавливаю щ ие обязательны е требования: Документы по 
стандартизации, указанные в [1] и включенные в сводный перечень документов по стандартизации по (1).

3.3
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3.7 _______________________________________________________________________________________________________

периодические и сп ы та н и я : Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в 
объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля ста
бильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.

[Г О С Т  16504— 78, статья 48]_____________________________________________________________________________

3.8 п р е д п р и я ти е -и з го то в и те ль : Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осу
ществляющее производство продукции и реализующее эту продукцию под своим собственным наиме
нованием или собственной торговой маркой.

3.9 _______________________________________________________________________________________________________

приемочны е и сп ы та н ия: Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продук
ции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о 
целесообразности постановки этой продукции на производство и/или использования по назначению.

[Г О С Т  16504— 78. статья 44]_____________________________________________________________________________

3.10 п р о д ук ц и я : Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме 
и предназначенный д л я  применения на объектах использования атомной энергии, д л я  которого уста
навливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии.

П р и м е ч а н и е  —  В рамках настоящего стандарта продукция включает в себя оборудование, комплекту
ющие изделия, запасные части, полуфабрикаты.

3.11 п о луф а б р и к а т: Предмет труда, подлежащий дальнейш ей обработке на предприятии-потре
бителе.

П р и м е ч а н и е  —  В рамках настоящего стандарта предприятиями-потребителями являются предприятие- 
изготовитель и его субподрядчики.

3.12 поставщ ик: Российское юридическое лицо или индивидуальны й предприниматель, осущ ест- 
вляющее/ий закупку продукции у изготовителей и последующую поставку генеральному подрядчику, 
эксплуатирующей организации или российским изготовителям.

3.13 ______________________________________________________________________________________________________

рабочая ко нструкторская до кум е нта ц ия: Конструкторская документация, выполненная на ста
диях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предна
значенная д л я  изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия.

[Г О С Т  2.103— 2013, статья 3.1.6]________________________________________________________________________

3.14 разработчик проекта (ге не р а льн ы й  проектировщ ик) объ екта  и сп о ль зо в а н и я  атом ной 
эне ргии: Организация, уполномоченная органом управления использованием атомной энергии раз
рабатывать проект объекта использования атомной энергии и вести иные проектные работы на всех 
этапах его жизненного цикла д л я  конкретной площадки размещения или базового проекта на основании 
заключенных договоров.

3.15 с о п р о в о д и те ль н а я  до кум е нта ц ия: Технологическая, конструкторская, эксплуатационная, 
ремонтная, бухгалтерская документации, а также документы о качестве, передаваемые изготовителем 
совместно с продукцией в рамках договора поставки.

3.16 спе ц иа ли зир о ва н на я  организация: Организация, привлекаемая в установленном в соот
ветствии с  законодательством Российской Федерации порядке д л я  выполнения работ по оценке соот
ветствия продукции обязательным требованиям в форме приемки.

3.17 техническое задание: Исходный документ д л я  разработки образца нового изделия и техни
ческой документации на него или новую технологию, устанавливающий основное назначение и показа
тели  качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разраба
тываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.

П р и м е ч а н и я
1 Техническое задание (ТЗ) не относится к конструкторским документам.
2 Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании исходных технических тре

бований (И ТТ).
3 Техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, установленном руководящими документами 

эксплуатирующей организации. При инициативной разработке необходимость, порядок разработки и утверждения 
технического задания определяет разработчик изделия.
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3.18 ______________________________________________________________________________________________________

технические у с л о в и я : Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 
удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, 
соблюдены ли  данные требования.

[Г О С Т  1.1— 2002. статья 4.2]_____________________________________________________________________________

3.19 эк сплуати рую щ ая организация: Организация, созданная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии при
годной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осущест
влять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, 
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиацион
ного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и 
радиоактивными веществами.

3.20 электром агнитная совм е сти м о сть : Способность технических средств одновременно функ
ционировать в реальных условиях эксплуатации с  требуемым качеством при воздействии на них не
преднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех д р у 
гим техническим средствам.

3.21

4 Сокращения и обозначения

4.1 В настоящем стандарте применены следую щ ие сокращения:
А И И С  КУЭ —  автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета 

электроэнергии:
А С  —  атомная станция;
В —  операция включения;
В Н  —  высшее напряжение;
Г С И  —  Государственная система обеспечения единства измерений;
ЗИ П  —  запасные части, инструменты и принадлежности;
И Т Т  —  исходные технические требования, разрабатываемые разработчиком проекта А С  д ля  

строящихся энергоблоков или технические требования, приведенные в договоре по
ставки:

КИП —  контрольно-измерительные приборы;
КД —  конструкторская документация;
КРУ —  комплектное распределительное устройство;
Н Д  —  нормативные документы;
Н Н  —  низшее напряжение;
О  —  операция отключения;
О П Н  —  ограничитель перенапряжений нелинейный;
О Р У  —  открытое распределительное устройство;
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О Т К  —  о тде л технического контроля;
О Т С Н  —  основной трансформатор собственных нужд;
ПКД —  проектно-конструкторская документация;
П О К  (И ) —  частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий 

и систем, важных д л я  безопасности АС;
П Т Д  —  производственно-технологическая документация;
П У Э  —  правила устройства электроустановок;
РКД —  рабочая конструкторская документация;
Ростехнадзор —  Ф едеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору;
Росстандарт—  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
Р П Н  —  регулирование под нагрузкой;
Р Т С Н  —  резервные трансформаторы собственных нужд;
С Н  —  среднее напряжение.
Т З  —  техническое задание;
Т У  —  технические условия;
Т С Н  —  трансформатор собственных нужд;
Т Т  —  трансформатор тока:
Э О  —  электрооборудование;
Э Т И  —  электротехнические изделия;
K K S  —  система кодирования оборудования А С  (Kraftwork Kennzeichen System), разработан

ная Ассоциацией операторов энергоблоков большой мощности V G B  (Vereinigung der 
Grosskraftwerksbetreiber).

4.2 В настоящем стандарте применены следую щ ие обозначения;
/ви1 —  ток включения короткого замыкания. А;
1кп —  классификационный ток, А:
/ном —  номинальный ток. А:
/омом —  номинальный ток отключения. А;
/пр —  ток пропускной способности. А;
/№ —  ток термической стойкости. А;
UK —  напряжение короткого замыкания. кВ;
UKn —  классификационное напряжение. кВ; 
и н_р —  наибольшее рабочее напряжение, кВ;
Ч.ОМ —  номинальное напряжение. кВ;
L/OCT —  остающееся напряжение, кВ;
Д  —  система охлаждения трансформатора; принудительная циркуляция воздуха и естественная 

циркуляция масла;
Д Ц  —  система охлаждения трансформатора; принудительная циркуляция воздуха и масла с не

направленным потоком масла;
М —  система охлаж дения трансформатора; естественная циркуляция воздуха и масла:
Н Д Ц  —  система охлаждения трансформатора: принудительная циркуляция воздуха и масла с  на

правленным потоком масла:
Н Ц  —  система охлаждения трансформатора: принудительная циркуляция воды и масла с  направ

ленным потоком масла;
Ц  —  система охлаждения трансформатора, принудительная циркуляция воды и масла с  нена

правленным потоком масла.

5 Общие требования

5.1 Гр уп п ы  о б о р удо в а н и я

5.1.1 Электрооборудование д л я  А С  подразделяется на следую щ ие группы:
-  высоковольтные трансформаторные вводы от 6 до 750 кВ:
- силовые трансформаторы (в том числе сухие трансформаторы 6— 10/0,4 кВ): 

блочные трансформаторы,
автотрансформаторы связи.
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рабочие трансформаторы собственных нужд, 
резервные трансформаторы собственных нужд;

-  оборудование КРУ:
-  оборудование О Р У;
-  низковольтное оборудование д о  1 кВ по Г О С Т  Р 51321.1 (в том числе щиты постоянного тока);
-  агрегаты бесперебойного питания; 

аккумуляторные батареи, 
выпрямители,
инверторы.
тиристорные коммутационные устройства.

5.1.2 В состав группы оборудования КРУ входит высоковольтное оборудование от 6 д о  10 кВ:
-  масляные выключатели;
-  измерительные трансформаторы;
-  выключатели нагрузки;
* вентильные разрядники;
-  предохранители;
-  разъединители.
5.1.3 В состав группы оборудования О Р У  входит следую щ ее оборудование:
-  высоковольтные выключатели;
-  измерительные трансформаторы тока;
- измерительные трансформаторы напряжения;
-  реакторы (компенсирующие, ограничительные);
-  разъединители;
-  заземлители:
-  разрядники/ограничители перенапряжений;
-  изоляторы и шинные опоры.

5.2 Тр е б о ва н и я  к к ла ссиф ик а ци и  о б о р удо в а н и я

5.2.1 В И Т Т , ТЗ . Т У  на Э О  долж на быть приведена их классификация с присвоением классов, ка
тегорий или других обозначений, определяющих требования к безопасности, требуемым параметрам и 
характеристикам и качеству их изготовления.

5.2.2 В И Т Т . ТЗ . Т У  Э О  долж но быть классифицировано по условиям эксплуатации;
-  по назначению, по влиянию на безопасность, по характеру выполняемых функций безопасно

сти —  в соответствии с  [2];
-  по категории сейсмостойкости —  в соответствии с (3);
-  по климатическому исполнению —  в соответствии с  Г О С Т  15150;
-  по электромагнитной совместимости —  в соответствии с Г О С Т  32137;
-  по стойкости к механическим воздействиям —  в соответствии с  Г О С Т  30631:
-  по степени защиты (IP ) —  в соответствии с  Г О С Т  14254;
-  по стойкости к дезактивирующим растворам (указанным в Г О С Т  29075) —  по руководящим д о 

кументам эксплуатирующей организации.

6 Основные показатели и характеристики

6.1 О сн о вн ы е  технические требовани я

6.1.1 Технические требования к высоковольтным трансформаторным вводам от 6 д о  750 кВ —  в 
соответствии с  приложением А.

6.1.2 Технические требования к силовым трансформаторам от 6 д о  750 кВ —  в соответствии с 
приложением Б.

6.1.3 Технические требования к высоковольтному оборудованию КРУ от 6 д о  750 кВ —  в соответ
ствии с приложением В.

6.1.4 Технические требования к высоковольтным выключателям переменного тока О Р У  —  в соот
ветствии с  приложением Г.

6.1.5 Технические требования к измерительным трансформаторам тока О Р У  —  в соответствии с 
приложением Д.
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6.1.6 Технические требования к измерительным трансформаторам напряжения О Р У  —  в соответ
ствии с  приложением Е.

6.1.7 Технические требования к реакторам О Р У  —  в соответствии с приложением Ж .
6.1.8 Технические требования к разъединителям класса напряжения от 6 д о  750 кВ —  в соответ

ствии с  приложением И.
6.1.9 Технические требования к заземлителям О Р У  —  в соответствии с приложением К.
6.1.10 Технические требования к разрядникам/ограничителям перенапряжений О Р У  —  в соответ

ствии с  приложением Л.
6.1.11 Технические требования к изоляторам и шинным опорам О Р У  —  в соответствии с  прило

жением М.
6.1.12 Технические требования к низковольтному оборудованию д о  1 кВ (в том числе щитам по

стоянного тока) —  в соответствии с приложением Н.
6.1.13 Технические требования к агрегатам бесперебойного питания (в том числе аккумуляторным 

батареям, выпрямителям, инверторам, тиристорным коммутационным устройствам) —  в соответствии 
с  приложением П.

6.2 К о н стр ук ти вн ы е  требовани я

6.2.1 В И Т Т , ТЗ . Т У  на Э О  долж но быть приведено его наименование (в Т У  —  по основному кон
структорскому документу), назначение и область применения, а также основные режимы и условия 
эксплуатации.

6.2.2 В И Т Т . ТЗ . Т У  долж но быть указано, что Э О  долж но удовлетворять требованиям (2), [3]. [4], 
правил (5).

6.3 Тр е б о ва н и я  к эле ктром агнитной совм естим ости

6.3.1 Э О  долж но отвечать требованиям электромагнитной совместимости по Г О С Т  32137 в части 
группы исполнения и критерия качества функционирования.

6.3.2 Д л я  Э О  при испытаниях на помехоустойчивость виды испытательных воздействий и крите
рий качества функционирования А  или В (С ) по Г О С Т  32137 устанавливают в И Т Т . Т З  и ТУ.

6.4 Тр е б о ва н и я  к надеж ности

6.4.1 Требования к надежности выбирают из числа показателей, приведенных в Г О С Т  26291, и 
должны с учетом требований Г О С Т  27.002 и Г О С Т  27.003 включать в себя;

- показатели безотказности;
-  показатели долговечности;
- показатели ремонтопригодности;
- показатели сохраняемости.
6.4.2 Э О  долж но соответствовать требованиям по показателям надежности, приведенным в при

ложениях А  —  П (если иное не указано в И Т Т ).
6.4.3 Д л я  обеспечения единых сроков проведения технического обслуживания оборудования и 

трубопроводов блока А С  периоды между техническими обслуживаниями оборудования должны состав
л я ть  не менее 18 месяцев (24 месяца как рекомендуемый срок) или быть кратными ремонтному циклу, 
равному 18 месяцам.

6.4.4 Требования к ремонтопригодности —  по Г О С Т  23660.

6.5 Тр е б о в а н и я  сто й ко сти  к внеш ним воздействую щ им  факторам

6.5.1 У сто й ч и в о с ть  к клим атическим  и механическим воздей стви ям
6.5.1.1 Э О  по устойчивости к климатическим внешним воздействующим факторам долж но соот

ветствовать требованиям Г О С Т  15543.1, Г О С Т  15150 и по устойчивости к механическим внешним воз
действующим факторам должны соответствовать требованиям Г О С Т  30631.

6.5.1.2 Э О  долж но быть рассчитано на эксплуатацию при параметрах окружающей среды, соглас
но требованиям приложений А  —  П  (если иное не указано в И Т Т ).

6.5.1.3 Э О  долж но быть устойчиво к механическим внешним воздействующим факторам, согласно 
группе механического исполнения, приведенной в приложениях А  —  П (если иное не указано в И Т Т ). 
При этом вибропрочность Э О  должна подтверждаться расчетом (экспериментально), а вибростойкость 
Э О  —  экспериментально.
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6.5.2 У с то й ч и в о с ть  к сейсм ическом у во зде й стви ю
Необходимость изготовления Э О  в сейсмопрочмом/сейсмостойком исполнении —  согласно требо

ваниям приложений А  —  П  (если  иное не указано в И Т Т ).
6.5.3 У сто й ч и в о с ть  эле к тр о о б о р удо в а н и я  к изменениям парам етров эле ктр о пита н ия
Требования по устойчивости Э О  к изменениям параметров электропитания должны быть приве

дены  в И Т Т . а также обоснованы и подтверждены экспериментально.

6.6 Тр е б о ва н и я  к защ ите а п паратуры , и зм е р ите льны х пр и б о р о в  и с р е д с тв  автом атизации
от несанкцио нированного  д о с ту п а

6.6.1 Аппаратура, приборы и средства автоматизации Э О  должны быть защищены от случайного 
приведения их в действие и механического повреждения, узлы регулировки и настройки средств изме
рений и автоматизации должны быть защищены от несанкционированного доступа. Также долж ен быть 
исключен доступ к отдельным элементам конструкции средств измерений и автоматизации, влияющим 
на результаты измерений и точность выполнения средствами автоматизации предписанной функции.

6.6.2 Долж на быть исключена возможность программирования аппаратуры, измерительных при
боров и средств автоматизации Э О  в процессе эксплуатации посторонними лицам и (в т. ч. метрологи
чески значимая часть программного обеспечения средств измерений (влияющ ая на результаты измере
ний) должна быть идентифицирована и защищена от несанкционированного доступа].

6.7 Тр е б о ва н и я  безопасности

6.7.1 Э О  долж но соответствовать требованиям безопасности, в том числе пожарной безопасно
сти. в соответствии с Г О С Т  12.2.007.0. Г О С Т  12.1.004 и правилами технической эксплуатации электро
установок потребителей.

6.7.2 Защита от поражения электрическим током —  по Г О С Т  12.2.007.0.
6.7.3 Степень защищенности корпусов Э О  по Г О С Т  14254 долж на соответствовать требованиям 

приложений А  —  П  (если  иное не указано в И Т Т ).
6.7.4 Защитное заземление Э О  долж но соответствовать требованиям Г О С Т  12.1.030.
6.7.5 Э О  долж но быть оборудовано основными зажимами заземления, выполненными по 

Г О С Т  21130. При необходимости проектируются дополнительны е зажимы заземления.

6.8 Тр е б о ва н и я  к м етро ло гическом у обеспечению  эле к тр о о б о р удо в а н и я

6.8.1 Метрологическое обеспечение Э О  распространяется на средства измерений из состава Э О , 
включая измерительные трансформаторы, а также средства и методы измерений, применяемые д ля  
контроля параметров Э О . в т. ч. при производстве, испытаниях, эксплуатации (включая датчики и про
чие КИП. являющиеся неотъемлемой частью данного оборудования, предназначенные в т. ч. д л я  про
изводственного ко т-р о ля  за промышленной безопасностью), и осущ ествляется в соответствии с [6], 
Г О С Т  Р 8.565, Г О С Т  Р 8.596. нормативными документами ГС И . Росстандарта. Госкорпорации «Р о с
атом ». Ростехнадзора.

6.8.2 Измерения, выполняемые средствами измерений из состава Э О  (в т. ч. измерительные 
трансформаторы, а также КИП. являющиеся неотъемлемой частью Э О  и расположенные в элемен
тах Э О  д л я  контроля за их состоянием), при осущ ествлении деятельности в области использования 
атомной энергии, производственном контроле за промышленной безопасностью опасного производ
ственного объекта, в т. ч. при испытаниях, контроле безопасности эксплуатации Э О . включая контроль 
параметров Э О . находятся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
и должны выполняться средствами измерений утвержденного типа с  действующими свидетельствами о 
поверке по аттестованным методикам (методам) измерений (измерительные трансформаторы, задей
ствованные в цепях коммерческого учета количества вырабатываемой/потребляемой электроэнергии 
относятся также к сф ере государственного регулирования обеспечения единства измерений по призна
ку измерений, выполняемых при осуществлении торговли).

6.8.3 Все средства измерений из состава Э О . в т. ч. измерительные системы из состава систем 
технического диагностирования, контроля состояния Э О . промышленной безопасности, поставляемые 
в комплекте с Э О . должны иметь свидетельства об утверждении типа (копии) и свидетельства о первич
ной поверке при выпуске из производства.

6.8.4 При разработке, производстве и эксплуатации средств измерений из состава Э О  или Э О . со
держащего средства измерений, как неотъемлемую часть, метрологическое обеспечение Э О  включает 
в себя:
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- метрологическую экспертизу технической документации на Э О  (техническое задание, техниче
ские условия, технические параметры договора и д р .) в соответствии с (7);

- регламентацию номенклатуры измеряемых параметров (физических величин), диапазонов и 
требований к точности их измерений.

- регламентацию метрологических характеристик в соответствии с  Г О С Т  8.009. Г О С Т  Р 8.596. [8] и 
их подтверждение расчетным способом на этапе проектирования:

- регламентацию номенклатуры применяемых средств измерений (типы, модели, модификации, 
пределы измерений, метрологические и др. технические характеристики):

- разработку и аттестацию в установленном порядке методики (метода) измерений (при необхо
димости. допускаются ссылки на документы, которыми методики установлены), включая программное 
обеспечение д л я  их реализации (алгоритмы, реализуемые вычислительными компонентами, должны 
быть аттестованы в установленном порядке (при необходимости) и защищены от несанкционирован
ного доступа);

-  проведение испытаний в целях утверждения типа средств измерении. Межповерочные интер
валы устанавливаются при утверждении типа и должны учитывать возможность работы энергоблока с 
планируемой топливной (межремонтной) кампанией;

-  первичную поверку средств измерений Э О  при выпуске из производства или (при невозможно
сти ) после монтажа и наладки на объекте эксплуатации, в ходе которой должны быть подтверждены ме
трологические характеристики и которые должны соответствовать заданным проектным требованиям к 
точности измерений параметров. Показатели точности измерений должны учитывать возможность ра
боты энергоблока на всех планируемых уровнях мощности (номинальном, повышенном). Первичную и 
периодическую поверки средств измерений Э О  осущ ествляет организация, аккредитованная на право 
проведения данных работ;

-  проведение периодической поверки средств измерений Э О  в процессе эксплуатации (осущ ест
вляет организация или метрологическая служба А С , аккредитованная на право выполнения данных 
работ). Первичную и периодическую поверки проводят с использованием средств встроенного контро
л я  метрологических характеристик средств измерений Э О . обеспечивающих автоматизированную и 
бездемонтажную поверку (при технической возможности);

- метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений Э О . аттестованными 
методиками измерений, соблюдением метрологических правил и норм в процессе эксплуатации Э О .

6.8.5 Эксплуатационная документация в части метрологического обеспечения Э О  должна вклю
чать: перечни измеряемых параметров, диапазонов и требований к точности их измерений, перечни 
применяемых средств измерений, методики периодической поверки, методики (методы) измерений 
(при необходимости), свидетельства об утверждении типа средств измерений (копии) и свидетельства 
о первичной поверке средств измерений Э О .

6.8.6 Номенклатура измеряемых величин, диапазоны и требования к точности их измерений, а 
также требования к точностным характеристикам применяемых средств автоматизации, устанавлива
ются проектом А С .

6.8.7 Исходя из установленной номенклатуры измеряемых параметров и требований к диапазонам 
и точности их измерений, а также требований по автоматизации и точности выполнения предписанной 
функции средствами автоматизации, определенных в И Т Т  на конкретное изделие Э О . определяется, в 
соответствии с выбранной конструкцией Э О . номенклатура (типы и т д . )  применяемых средств измере
ний и автоматизации д л я  Э О . с погрешностями и точностными характеристиками, удовлетворяющими 
установленным требованиям.

6.8.8 Метрологические требования к средствам измерений, недоступным д л я  метрологического 
обслуживания;

-  показатели метрологической надежности и межповерочный интервал средств измерений, при
меняемых в составе проектируемого д л я  А С  оборудования в условиях эксплуатации, исключающих д о 
ступ к средствам измерений, должны соответствовать условиям эксплуатации (технологического цикла) 
данного оборудования;

- при утверадении типа средств измерений, планируемых к применению в условиях, исключаю
щих доступ к средствам измерений, долж но быть предусмотрено установление межповерочного интер
вала. равного сроку службы этого средства измерения. Такие средства измерений должны поступать 
на А С  после первичной поверки и д о  вывода из эксплуатации А С  метрологическому обслуживанию не 
подлежат.
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-  если гарантировать сохранность метрологических характеристик в течение необходимого пери
ода времени не представляется возможным, то должны быть разработаны и применяться методики 
поверки (калибровки) без демонтажа недоступных средств измерений;

-  при необходимости и возможности в установленном порядке должны быть скорректированы 
межповерочные интервалы и метрологические характеристики таких недоступных средств измерений с 
соблюдением обязательных требований к нормам точности измерений.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Соответствие покупных изделий, используемых в составе Э О . требованиям стандартов и/или 
технических условий долж но подтверждаться документами о качестве предприятия-изготовителя (ф о р 
муляр. паспорт, сертификат качества, свидетельство об изготовлении, этикетка).

7.2 Эффективными мерами защиты природной среды является герметизация оборудования и 
предотвращение разливов битумных вяжущих материалов.

8 Требования к составу сопроводительной документации

8.1 Сопроводительная документация, поставляемая вместе с изделием Э О . долж на включать в
себя:

-  упаковочный лист;
-  эксплуатационные документы по Г О С Т  Р  2.601;
* ремонтные документы по Г О С Т  2.602;
-  спецификацию на оборудование;
-  сборочный чертеж оборудования и его основных частей:
-  схема электрическая принципиальная:
-  план качества;
-докум енты  (протоколы испытаний или расчеты), подтверждающие выполнение требований по 

сейсмостойкости (сейсмопрочности);
-  д л я  средств измерений —  документацию по метрологическому обеспечению;
-  копии документов (при наличии), установленных законодательством Российской Федерации, 

подтверждающих выполнение обязательной сертификации, декларации о соответствии.

П р и м е ч а н и е  —  В составе сопроводительной документации включают копии сертификатов или декла
раций о соответствии продукции, указанной в [9]. соответствующих технических регламентах. При этом при отсут
ствии на продукцию, важную для безопасности, действующих сертификатов соответствия Системы сертификации 
оборудования, изделий и технологий для  ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, полу
ченных до 01.01.2015. включают сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации, аккредитован
ными в порядке, предусмотренном (10). В состав технической документации на продукцию в общепромышленном 
исполнении включают сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации, аккредитованными в по
рядке. предусмотренном (11).

8.2 Входящие в комплект сопроводительной документации эксплуатационная и ремонтная д о 
кументации (с  учетом вида ремонта) должны быть согласованы с  эксплуатирующей организацией и 
соответствовать Г О С Т  Р 2.601. Г О С Т  2.602.

8.3 В состав эксплуатационной документации входят документы в соответствии с  Г О С Т  Р 2.601:
-  форм уляр или паспорт на ЭО*;
-  форм уляр или паспорт на каждую единицу оборудования (изделия)*;
-  этикетка*;
-  ведомость эксплуатационных документов*;
-  руководство по эксплуатации*;
-  инструкция по монтажу, пуску, регулированию Э О ;
-  нормы расхода запасных частей;
-  нормы расхода материалов;
-  ведомость ЗИП;
-  специальные эксплуатационные инструкции:
-д р у ги е  документы в соответствии с Г О С Т  Р 2.601.

* Обязательный документ.
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8.4 В состав ремонтной документации (с  уметом вида ремонта) входят документы в соответствии 
с  Г О С Т  2.602:

- ведомость документов д л я  ремонта*:
-  руководство по ремонту (общее руководство по ремонту)*;
- технические условия на ремонт (общие технические условия на ремонт);
- чертежи ремонтные (при необходимости):
- нормы расхода запасных частей на ремонт.
-  нормы расхода материалов на ремонт;
-  ведомость ЗИ П  на ремонт;
- документация на средства оснащения ремонта.

9 Требования к маркировке

9.1 Каждая составная часть Э О  долж на иметь маркировку, визуальная здентификация которой 
должна быть обеспечена на весь срок эксплуатации. Маркировку наносят на видном месте.

9.2 Маркировка должна отвечать требованиям Г О С Т  18620. (5J и содержать обязательную инфор
мацию в соответствии с [2], а также стандартов, указанных в приложениях А  —  П (раздел «Маркиров
ка »). Кроме этого, в маркировке на Э О  следует обязательно указывать код KKS.

9.3 Каждое грузовое место, в котором размещаются оборудование и его сборочные единицы и 
детали  д л я  транспортирования и хранения, долж но иметь транспортную маркировку, нанесенную не
посредственно на наружной поверхности изделия или на таре в соответствии с требованиями сбороч
ного чертежа упаковки. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям Г О С Т  14192, 
Г О С Т  Р  1.9 (в части порядка применения знака соответствия национальным стандартам РФ).

9.4 Маркировка долж на в полном объеме дублироваться в сопроводительной и эксплуатационной 
документации на Э О .

10 Требования к упаковке

Требования к упаковке Э О  и его составных частей —  по Г О С Т  23170. Г О С Т  23216.

11 Требования к транспортированию и хранению

11.1 Электрооборудование следует транспортировать любым видом транспорта и на любое рассто
яние. При транспортировании должны быть приняты меры по исключению повреждения Э О  и его тары.

11.2 Требования к условиям хранения и транспортирования Э О . в том числе в части воздействия 
климатических факторов внешней среды по Г О С Т  15150. а также срок хранения (срок действия консер
вации). должны быть указаны в И Т Т . Т У  и эксплуатационной документации. Запрещается проводить 
транспортирование Э О  в поврежденной упаковке.

12 Общие требования к испытаниям, методам контроля и приемке

12.1 Порядок согласования И Т Т . ТЗ , ТУ . программ и методик испытаний устанавливается докумен
тированными процедурами Госкорпорации «Росатом » и/или эксплуатирующей организации.

12.2 Оценка соответствия Э О  осущ ествляется в формах, определенных законодательством Рос
сийской Федерации, по правилам, установленным [4]. в порядке и методами, определенными докумен
тами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования.

12.3 Изготовитель Э О  должен провести следую щ ие виды испытаний:
-  приемочные, проводящиеся на опытных (головных) образцах или на образцах из опытно-про

мышленной партии по Г О С Т  Р 15.301;
- квалификационные, проводящиеся на изделиях установочной серии или первой промышленной 

партии по Г О С Т  Р  15.301:
- периодические, проводящиеся на отдельных серийных изделиях, не реже одного раза в три года 

по Г О С Т  15.309;
- приемо-сдаточные, проводящиеся на всех изделиях по Г О С Т  15.309;
- типовые, проводящиеся на серийных изделиях при внесении изменений в конструкцию или тех

нологию изготовления по Г О С Т  15.309.

'  Обязательный документ.
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12.4 При определении объема приемочных, квалификационных и приемо-сдаточных испытаний 
Э О  следует руководствоваться, но не ограничиваться, минимальным объемом испытаний согласно 
приложениям А  —  П.

12.5 Конкретный объем и методы испытаний должны быть изложены в ТЗ/ТУ. При отсутствии в 
ТЗ /ТУ  методов проведения испытаний должны быть разработаны соответствующие программы и мето
дики испытаний.

12.6 Результаты всех видов испытаний, кроме приемо-сдаточных, должны оф орм ляться актом 
с прилагаемыми к нему протоколами испытаний. Результаты приемо-сдаточных испытаний должны 
оформ ляться протоколом и отражаться в документах о качестве изделий.

13 Требуемые гарантийные сроки эксплуатации (гарантии изготовителя 
и поставщика)

13.1 Предприятие-изготовитель и поставщик должны гарантировать соответствие технических ха
рактеристик поставляемого Э О  (и его составных частей, если последние имеют свои Т У )  требованиям Т У  
при соблюдении условий транспортирования, хранения и монтажа, а эксплуатирующей организацией —  
условий эксплуатации, ремонта и хранения, установленных в Т У  и/или руководстве по эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации Э О  при соблюдении условий и правил хранения, транспор
тирования. монтажа и эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуата
цию поставленного ЭО .

13.3 Гарантийный срок хранения долж ен быть не менее 36 месяцев с  даты  приемки Э О  на вход
ном контроле эксплуатирующей организации.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется выполнять послегарантийное обслуживание при заклю
чении соответствующего договора.

13.5 Гарантийные обязательства должны быть приведены в Т У  и эксплуатационной документации 
на Э О .
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Б и б ли о гр а ф и я

Ш

[2]

[ 3 ]

И]

[5]

[ 6] 

[7]

18]

19]

[ 10]

[ 11]

[ 12]

Постановление Правительства Российской Об утверждении Положения о стандартизации в отношении 
Федерации от 12 июля 2016 г. № 669 продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются тре

бования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, а также процессов и иных 
объектов стандартизации, связанных с такой продукцией

Федеральные нормы и правила в области Общие положения обеспечения безопасности атомных стан- 
использования атомной энергии ций
НП-001— 15

Федеральные нормы и правила в области Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций 
использования атомной энергии 
НП-031— 01

Федеральные нормы и правила 8 области Правила оценки соответствия продукции, для которой уста- 
использования атомной энергии навливаются требования, связанные с обеспечением безо-
НП-071— 18 пасности в области использования атомной энергии, а также

процессов ее проектирования (включая изыскания), произ
водства. строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Издание 6.7) (утверждены приказом Минэнерго России 
от 8 июля 2002 г. № 204)

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. Об обеспечении единства измерений
№ 102-ФЗ

Рекомендации по межгосударственной Государственная система обеспечения единства измерений, 
стандартизации РМГ 63— 2003 Обеспечение эффективности измерений при управлении

технологическими процессами. Метрологическая экспертиза 
технической документации

Рекомендация МИ 2439— 97 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологические характеристики измерительных систем. 
Номенклатура. Принципы регламентации, определения и 
контроля

Приказ Ростехнадзора от 21 июля 2017 г. Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит 
№ 277 обязательной сертификации и для которой устанавливаются

требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии

Постановление Правительства Российской Об аккредитации в области использования атомной энергии 
Федерации от 20 июля 2013 г. № 612

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. Об аккредитации в национальной системе аккредитации 
№ 412-ФЗ

Технический регламент Таможенного союза О  безопасности низковольтного оборудования (утвержден 
ТР  Т С  004/2011 Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г.

№768)
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