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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Статистический анализ точности

System of ensuring geometrical parameters accuracy in construction. Statistical analysis of accuracy

Дата введения — 2021—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на технологические процессы и операции массового и 
серийного производства при изготовлении строительных элементов (деталей, изделий, конструкций) 
и их установке в конструкциях зданий и сооружений, выполнении разбивочных работ в процессе стро
ительства и устанавливает общие положения статистического анализа точности геометрических па
раметров.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 11024 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных 

зданий. Общие технические условия
ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной про

дукции
ГОСТ Р 50779.10—2000 (ИСО 3534-1—93) Статистические методы. Вероятность и основы стати

стики. Термины и определения
ГОСТ Р 50779.11 (ИСО 3534-2—93) Статистические методы. Статистическое управление каче

ством. Термины и определения
ГОСТ Р 58941 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ Р 58942 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Тех

нологические допуски
ГОСТ Р 58943 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Кон

троль точности

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пусках» ежех»есячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если зах»енен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекох«вндуегся использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ных» выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана

Издание официальное
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ссылка, го это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50779.10 и ГОСТ Р 50779.11, а также сле
дующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 действительная точность: Точность геометрического параметра в совокупности его дей
ствительных значений, которая получена в результате выполнения технологического процесса.

3.1.2 массовое производство: Форма организации производства, которая характеризуется по
стоянным выпуском ограниченного количества номенклатуры, изделий, элементов, деталей с одина
ковым предназначением, конструкцией, технологическим типом, изготовляемых одновременно или па
раллельно.

П р и м е ч а н и е  — Особенность массового производства — производство однородной продукции в круп
ных объемах в течение длительного периода времени.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 
х  — геометрический параметр:
х( — действительное значение геометрического параметра х;
Дх — допуск на отклонение значения геометрического параметра х;
5х. — значение действительного отклонения геометрического параметра х. 
и — объем выборки действительных значений геометрического параметра х; 
т  — число повторных измерений (наблюдений) действительных значений геометрического пара

метра х;
6х. — значения действительных отклонений геометрического параметра х при измерениях (на

блюдениях):
5хт  — выборочное среднее отклонение;
бхт  тах — наибольшее выборочное среднее отклонение;
йхт  — наименьшее выборочное среднее отклонение;
Sx — выборочное стандартное отклонение:
Sx max — наибольшее выборочное стандартное отклонение;
Sx mjn — наименьшее выборочное стандартное отклонение:
Rx —  размах действительных отклонений параметра: 
бх; тах — наибольшее значение 6х, в выборке;
5х, min — наименьшее значение ох,- в выборке: 
h — показатель уровня точности; 
fj — частота отклонении в интервалах;
6х; тах — максимальное значение действительных отклонений геометрического параметра х при 

измерениях (наблюдениях);
бХу mjn — минимальное значение действительных отклонений геометрического параметра х при 

измерениях (наблюдениях);
Wf — относительная частота1' отклонения.

4 Общие положения

4.1 Статистическим анализом устанавливают закономерность распределения действительных 
значений геометрических параметров конструкций зданий и сооружений и их элементов и определяют 
статистические характеристики точности этих параметров.

1' Вместо термина «относительная частота», определение которого установлено ГОСТ Р 50779.10—2000 
(статья 2.13). допускается применять термин-синоним «частость».
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4.2 На основе результатов статистического анализа:
- проводят оценку действительной точности и устанавливают возможности технологических про

цессов и операций по ее обеспечению:
- определяют возможность применения статистических методов регулирования и контроля точ

ности по ГОСТ Р 58943;
- проверяют эффективность применяемых методов регулирования и контроля точности при 

управлении технологическими процессами.
4.3 Статистический анализ точности выполняют отдельно по каждому геометрическому параме

тру в такой последовательности:
- образуют необходимые выборки и определяют действительные отклонения параметра от номи

нального в зависимости от характера Производства;
- рассчитывают статистические характеристики действительной точности параметра в выборках;
- проверяют статистическую однородность процесса — соответствие опытного распределения 

действительных отклонений параметра теоретическим и стабильность статистических характеристик 
в выборках;

- оценивают точность технологического процесса и в зависимости от цели анализа принимают 
решение о порядке Применения его результатов.

4.4 Статистический анализ точности следует проводить после предварительного изучения состо
яния технологического процесса и его наладки по полученным результатам.

4.5 Действительные отклонения геометрического параметра в выборках определяют в результате 
его измерений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58943 и ГОСТ Р 58941.

5 Образование вы борок

5.1 В качестве исследуемой генеральной совокупности принимают объем продукции или работ 
(например, раэбивочных). производимый на технологической линии (потоке, участке и т. л.) при неиз
менных типовых условиях производства в течение определенного времени, достаточного для характе
ристики данного процесса.

5.2 Статистический анализ точности выполняют по действительным отклонениям параметра в 
представительной объединенной выборке, состоящей из не менее чем 100 объектов контроля и полу
чаемой путем последовательного отбора из исследуемой совокупности серии выборок.

Эти выборки отбирают через равные промежутки времени, определяемые в зависимости от объ
ема производства и особенностей технологического процесса.

5.3 При анализе точности процессов изготовления элементов массового производства, когда на 
каждой единице или комплекте технологического оборудования постоянно в достаточно большом объ
еме производится однотипная продукция (например, кирпич, асбестоцементные листы), отбирают се
рию выборок одинакового объема л от 5 до 10 единиц продукции.

5.4 При анализе точности изготовления элементов серийного производства, когда достаточный 
объем продукции может быть получен с нескольких однотипных единиц технологического оборудова
ния (например, производство железобетонных изделий ряда видов, сборка металлоконструкций и т. п.), 
отбирают серию выборок одинакового объема л г  30 единиц продукции.

П р и м е ч а н и е  — Выборки могут быть составлены из изделий, отбираемых при приемочном контроле не
скольких последовательных или параллельных партий продукции.

5.5 При анализе точности разбивки осей и установки элементов образуют серию выборок одина
кового объема л г  30 единиц продукции закрепленных в натуре ориентиров или элементов, установлен
ных на одном или нескольких монтажных горизонтах.

5.6 Порядок формирования выборки для обеспечения ее представительности и случайности 
определяют в соответствии с характером объекта исследований и требованиями ГОСТ 18321.

6 Расчет статистических характеристик точности

6.1 При проведении статистического анализа вычисляют выборочные средние отклонения, а так
же выборочные стандартные отклонения или размахи действительных отклонений в выборках.

При проведении анализа точности конфигурации элементов выборочные средние отклонения не 
вычисляют.
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6.2 Выборочное среднее отклонение Зхт в выборках объема п £ 30 единиц продукции и в объеди
ненной выборке вычисляют по формуле

5 > ,

где Йх> — действительное отклонение; 
л — объем выборки.
6.3 Выборочное стандартное отклонение Sx в выборках объема /г £ 30 единиц продукции и в объеди

ненной выборке вычисляют по формуле

\ 1 Ч
■-5x2 ( 2 )

В случаях, когда выборочное среднее отклонение (см. 6.1) не вычисляют, значение Йхт  в формуле (2) 
принимают равным нулю.

6.4 Размахи Rx действительных отклонений параметра определяют в выборках объема л от 
5 до 10 единиц продукции по формуле

Rх (3 )

где 5Х;тах и 5Х;т т  — наибольшее и наименьшее значения 5х(. в выборке.
6.5 Порядок расчета статистических характеристик приводен в приложении А.
6.6 В качестве статистических характеристик точности процесса принимают значения 5хт  и Sx в 

объединенной выборке, если результаты проведенной в соответствии с разделом 7 проверки подтвер
дили статистическую однородность процесса.

Значения йхт , Sx и Кх в выборках объема п £ 30 единиц продукции используют при привирке одно
родности процесса.

7 Проверка статистической однородности процесса

7.1 При проверке статистической однородности процесса устанавливают:
- соответствие распределения действительных отклонений параметра в объединенной выборке 

теоретическим:
- стабильность выборочного среднего отклонения Йхт . значение которого характеризует система

тические погрешности прогресса;
- стабильность выборочного стандартного отклонения Sx или размаха Rt , значения которых ха

рактеризуют случайные погрешности прогресса.
7.2 Соответствие распределения действительных отклонений параметра в выборке теоретиче

ским устанавливают по нормативным документам и технической документации.
Допускается использование других методов, принятых в математической статистике (например, 

построение ряда отклонений на вероятностной бумаге и т. д.).
7.3 При нормальном распределении геометрического параметра стабильность статистических ха

рактеристик в выборках объема л £ 30 единиц продукции проверяют по попаданию их значений в до
верительные интервалы, границы которых вычисляют для доверительной вероятности не менее 0.95.

В случае если гипотеза о нормальном распределении геометрического параметра не может быть 
принята, применяют другие методы математической статистики.

7.4 Проверку статистической однородности технологических процессов изготовления строитель
ных элементов, а также геометрических параметров зданий и сооружений допускается выполнять упро
щенным способом в порядке, приведенном в приложении А. по методике, приведенной в приложении Б.

7.5 Процесс считается статистически однородным по данному геометрическому параметру, если 
распределение действительных отклонений в выборках объема л £ 30 единиц продукции и объединен
ной выборке приближается к нормальному и характеристики точности в серии выборок, составивших 
объединенную выборку, стабильны во времени.
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7.6 В случае если распределение действительных отклонений не соответствует нормальному, а 
характеристики точности в серии выборок объема п г  30 единиц лридукции не стабильны, процесс не 
может считаться налаженным и установившимся. В этом случае следует ввести операционный кон
троль, установить причины нестабильности точности и провести соответствующую настройку оборудо
вания, после чего Повторить анализ.

В любом случае систематическая погрешность, по абсолютной величине превышающая значение 
S

1,643-w. должна быть устранена регулированием, 
vn

8 Оценка точности процесса

8.1 На основании результатов статистического анализа устанавливают возможность процесса 
обеспечивать точность параметра в соответствии с определенным классом точности по ГОСТ Р 58942.

8.2 Класс точности определяют из условия

ДХ5 2 tSx. (4)

где Ах — ближайшее большее к значению 2tSx значение допуска для данного интервала номинального 
размера в соответствующих таблицах ГОСТ Р 58942;

— выборочное стандартное отклонение, определяемое для статистически однородного процес
са в случайных выборках объемом не менее 30 единиц; 

t — коэффициент, принимаемый по таблице 1 в зависимости от значения приемочного уровня 
дефектности AQL, принятого при контроле точности по ГОСТ Р 58943.

Т а б л и ц а  1

AQL, % 0.25 1.5 4,0 10,0

/ 3.0 2.4 2.1 1.6

8.3 Для сопоставления уровня точности различных производств или в различные промежутки вре
мени следует использовать показатель уровня точности h, характеризующий запас точности по отноше
нию к допуску Ах и определяемый по формуле

h
Ах -  2 tSx 

Ах
(5)

8.4 Если h по абсолютному значению оказывается меньше чем 0,14, то следует считать, что запас 
ючнооти отсутствует.

Если значение h отрицательно и по своему абсолютному значению превышает 0,14. то это озна
чает, что процесс перешел в более низкий класс точности.

При значении h, приближающемся к 0,5, следует проверить возможность отнесения процесса к 
более высокому классу точности.

5
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Порядок расчета статистических характеристик и проверки статистической однородности
процесса упрощенным способом

А.1 Действительные отклонения в выборках объемом л от 5 до 10 единиц вносят в хронологическом порядке 
в таблицу по форме, приведенной на рисунке А.1.

Характеристики Sx и Ry вычисляют по формулам (2) и (3) настоящего стандарта.

Дата измерений

Номер выборки 1 2 3 . . .

ч

1=1
2
3
4

л

п
1 4
1-1

ft
Х Ч

8х -  -  
т п

4  шах

Ц  min

Ч  = 4 ^ - 4  min

Рисунок А. 1

А.2 Для расчета характеристик выборочного среднего отклонения Йхт  и выборочного стандартного откло
нения Sx действительные отклонения в каждой из выборок объема л г  30 единицам вносят в таблицу по форме, 
приведенной на рисунке А.2.

Номер 
в выборке 4 4 ? йх(. + 1 (ЙХ(.+ 1)2

1
2
3

п

Суммы п л
полученных 1 4 Х42 1(4+1)значений Г-1 1-1 /-1

Рисунок А.2
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В каждой строчке вычисляют значения iixj. 8х?, (Йх( + 1 )2. суммируют результаты вычислений по каждой гра
фе и проверяют их правильность тождеством

X ( 5xj + i f  = £  Sx? + 2 £  5х( + л. (А. 1)
(-1 Г-1 /-1

Характеристики 6хт и Sx вычисляют по формулам (1) и (2) настоящего стандарта, подставляя в них из табли-
Л П

цы (см. рисунок А.2) подсчитанные значения £ й х . и ]Г8х2.
1-1 /-1

А.З Для расчета характеристик точности в обьединенной выборке и проверки соответствия действительного 
распределения с теоретическими действительные отклонения из всех выборок объема л г  30 единицам выписы
вают в порядке их возрастания и полученное поле рассеяния между наименьшим и наибольшим отклонениями 
разбивают на интервалы распределения, равные цене деления средства измерений, принимая целые числа за 
середины интервалов 6 x j( j = 1. 2, 3,.... т — количество интервалов).

А.4 Подсчитывают'количество отклонений, относящихся к каждому интервалу (частоты /J). и вносят получен
ные значения в таблицу для построения гистограммы по форме, приведенной на рисунке А.З.

А.5 Строят гистограмму действительных отклонений, откладывая по вертикали интервалы распределения, а 
по горизонтали — соответствующие им частоты.

При построении гистограммы следует учитывать, что отклонения конфигурации элементов всегда имеют 
положительный знак.

Центры 
интер
валов 

распре
деления 
8х;. мм

Частота отклонений в интервалах
Ч

ЙХу+ 1 (Йх/ + 1)2 9 х, f f f ix j+ 1 У1

■ф  3 4 15 6 17 8 9 10 11 12 . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

^ Х/ max

+ 1

0

- 1

. . .

п

т

X ' /
/-1 /-1

Л1

У-1
Х М 5* , - 1)
/-1

Рисунок А.З

В таблицу (см. рисунок А.З) вносят значения 8х2, (Дху + 1). (Sx. + 1 )2. fjЙх̂ . /^Sx2. f ^ x -  + 1J2. вычисленные для 
каждого значения действительного отклонения Йх̂ . принятого за середину интервала, и проверяют правильность 
вычислений тождеством

/-1 /-1 /-1  у- 1

7



ГОСТ Р 58946—2020

Значения выборочного среднего отклонения 6хт и выборочного стандартного отклонения Sx вычисляют по 
преобразованным формулам:

г ’

(А-3)

\Ъм
s» = .p 4 r— * ? •  <А-4>

подставляя в них соответствующие суммы чисел из таблицы (см. рисунок А.З).
А.6 После вычисления выборочного среднего отклонения 6хт и выборочного стандартного отклонения Sx 

действительные отклонения бх̂ . выходящие за пределы интервалов, в которые попадают значения 6хт ± 3SX. 
исключают из гистограммы и таблицы (см. рисунок А.З) как грубые ошибки, после чего уточняют значения 6хт 
и Sx.

А.7 На полученной гистограмме по характеристикам выборочного среднего отклонения 6х„, и выборочного 
стандартного отклонения Sx строят кривую нормального распределения.

С этой целью в соответствии с таблицей А.1 вычисляют значения б и частоты /. соответствующие нормально
му распределению, и. отложив эти значения на вертикальной и горизонтальной шкалах таблицы (см. рисунок А.З). 
по полученным на гистограмме точкам с координатами б и /  строят плавную кривую.

Т а б л и ц а  А.1

S б х _т 4 n i S x

/ ^тах 1 /
в

1 /
в т а х

JLf 
80 та х

Значение /m̂  определяют по формуле

а для отклонений конфигурации — по формуле

I ' ,

S J2.T

2Х',
J - 1

(А.5)

(А.6)

А.8 При отсутствии на гистограмме резких отличий от построенной кривой (пиков распределения у ее границ, 
явно выраженных нескольких вершин и т. п.) по интервалам распределения, расположенным за пределами 6xm ± tSx

т,
при I = 2; 2.4 и 3. определяют сумму относительных частот действительных отклонений И /. %. по формуле

/ - 1

I ' ,
У  w. = ^ — юо %.
”  '  п
/-1

(А.7)

где гл, — число интервалов за пределами 6хт ± tSx.
А.9 Распределение считают приближающимся к нормальному, если найденные суммы относительных частот

т,
действительных отклонений £  W  . %. не превышают соответствующих значений, приведенных в таблице А.2.

/-1

8
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Т а б л и ц а  А.2

1 2.0 2.4 3.0

vitf , % 12.5 8.6 5.55

А. 10 Стабильность выборочного среднего отклонения йхт  и размахов Rx в серии выборок проверяют усло
виями:

Sxm- A iS x S6xn,S6xm + At Sjr (А-8)

Я* **2 ® *. (А.9)

где А, и А2 — коэффициенты, принимаемые по таблице А.З в зависимости от обьема выборок п.

Т а б л и ц а  А.З

п 4» Л2

5 1.34 4.89

6 1.22 5.04

7 1,13 5.16

8 1.06 5.25

9 1.00 5.34

10 0.95 5.43

При устойчивом технологическом процессе не менее 95 % значений выборочного среднего отклонения 6хт 
и размахов Rx должны соответствовать указанным условиям.

А. 11 Стабильность характеристик выборочного среднего отклонения Sxm и выборочного стандартного от
клонения Sx в серии выборок обьема п  Z 30 единицам проверяют вычислением показателей Fa и t0 по формулам:

ВД0 S*™ x” s>

S2р  _  « та»  
» “  с2 *xmln

(А 10)

— соответственно наибольшее и наименьшее значения выборочного стандартного отклонения 
Sx в серии выборок:

(А.11)

где ()Хт тах и йхт  т г , — наибольшее и наименьшее значения соответственно выборочного среднего отклонения 
6хт  в серии выборок;

Sx1 и S *  — значения выборочного стандартного отклонения Sx в выборках с характеристиками 8хт
и ^ хт  min-

Характеристики выборочного стандартного отклонения Sx и выборочного среднего отклонения йхт  в серии 
выборок считают стабильными, если F„ S 1,5. ta S 2.0.

9
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Приложение Б 
(справочное)

Проверка статистической однородности технологического процесса

Б.1 Методику проверки статистической однородности технологического процесса упрощенным способом в 
соответствии с приложением А целесообразно привести на примере.

П рим ер  — Н еобходим о в ы п о л н и т ь  о ц е нку  ст а т ист и ческой  о д н о р о дн о ст и  т ехнол огическо го  п ро 
цесса и згот о влен ия  п анелей  н а р уж н ы х  стен.

А на л и зи р уе м ы й  парам ет р  — длина. Н ом и нал ьн ы е  д л и н ы  панелей всех м ар ок н а ходят ся  в  инт ерва
ле  от  2500 до  4000 мм. П анели изгот о вл яю т  в гор и зо н т а л ь н ы х  ф ормах, объ ем  в ы п уска  — 25 панелей в 
смену. П арк ф орм  д л я  изгот о вления  панелей  — 96 ш т.. каж дая из ко т о р ы х  имеет  св о и  дейст вит ел ьн ы е  
внут рен ни е  разм еры , в л и я ю щ и е  на т о чно ст ь соо т вет ст вую щ их  разм ер ов  панелей. П о д о б н ы й  т ехно
л о ги че ски й  п роце сс  от но си т ся  к  процессам  сер ийн ого  п роизводст ва .

О ценку ст а т ист и ческой  о д н о р о дн о ст и  т ехнол огическо го  п роце сса  о сущ ест вл яю т  в т а кой  п о 
сле до ват е льн ост и :

1 Д л я  со ст авлен ия  в ы б о р ки  объ ем ом  п  > 30 издели й  еж едневно  в  т ечение т рех дне й  за пи сы вал и  
дейст в и т е л ьн ы е  о т кло нен ия  д л и н ы  панелей, ко т о р ы е  ко н т р о л и р о в а л и  в со о т в е т ст ви и  с ГО С Т 11024 
(по  п я т ь  и здел и й  в  ка ж д ую  смену). Из н а ко пл е нн ы х  45 дейст в и т е л ьн ы х  от кло нен ий  б ы л и  и склю чен ы  
п ят ь от кло нен ий  д л и н ы  издели й  из ф орм , ко т о р ы е  попа ли  в ко нт роль  повт орно.

Р езульт ат ы  изм ерений  б ы л и  округле ны  до  ц е л ы х  значений и  вне сен ы  в  т а блиц у  Б. 1, сост авлен 
н у ю  п о  ф орм е р и сун ка  А .2  п р и ло ж ен ия  А . и  б ы л и  в ы п о л н е н ы  н е обхо ди м ы е  вы числения.

Т а б л и ц а  Б.1

Н о и е р  в в ы б о р к е A* i Sxt *  1 (**, ♦ V 2

1 +  4 16 + 5 2 5

2 - 3 9 - 2 4

3 -  1 1 0 0

4 +  2 4 * 3 9

5 -  1 1 0 0

6 0 0 + 1 1

7 - 4 16 - 3 9

8 -  1 1 0 0

9 +  2 4 +  3 9

1 0 + 1 1 + 2 4

11 +  4 16 + 5 2 5

1 2 + 1 1 + 2 4

13 + 1 1 + 2 4

14 +  3 9 + 4 16

15 +  2 4 +  3 9

16 0 0 + 1 1

1 7 + 5 2 5 + 6 3 6

18 + 3 9 + 4 16

19 + 1 1 + 2 4

10
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О кончание т а б л и ц ы  Б.1

Номер а выборке ч Sxf Sx, ♦ 1 № *,*D 2

20 + 2 4 + 3 9

21 + 6 36 + 7 49

22 + 2 4 + 3 9

23 + 2 1 + 2 4

24 + 7 49 + 8 64

25 +  3 9 + 4 16

26 + 2 4 + 3 9

27 + 1 1 + 2 4

28 0 0 + 1 1

29 + 3 9 + 4 16

30 + 2 4 + 3 9

31 0 0 + 1 1

32 + 5 25 + 6 36

33 + 6 36 +  7 49

34 + 2 4 ♦ 3 9

35 + 1 1 + 2 4

36 - 3 9 - 2 4

37 + 2 4 + 3 9

38 + 3 9 + 4 16

39 + 4 16 + 5 25

40 - 5 25 - 4 16

С ум м ы  п о л уче н 
н ы х  значений

63 369 — 535

П ра вильност ь запо лне ни я  т а блиц ы  в со о т вет ст ви и  с А .1  п р и л о ж е н и я  А  п ро ве р яю т  т ож дест вом

£ (& * ,  + *)* = £ S x f - 2 £  5х, + п ; 
1-1 1-1 1-1

535 = 3 6 9 * 2  63 + 40.

Зат ем п о  ф орм ул ам  (1) и  (2) наст оящ его ст андарт а оп реде ляю т : 
- вы б о р о чн о е  среднее от клонение

6х т
Х ч

= ' *
п

63 * СТ—  = 1 ,5 7  м м ; 
40

- вы б о р о чн о е  ст андарт ное от клонение

S . =
Хч*
^ -------8*1 = 1,572 = 2 .6 0  мм.

11
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2 В  т ечение п о сл е д ую щ и х  п ят и  м есяцев  в а н ало гичн ом  п о р я дке  б ы л и  об р азо ваны  ещ е п ят ь в ы 
б о р о к  т ого  ж е  объем а п  = 40, д л я  ка ж дой  из ко т о р ы х  б ы л и  в ы ч и сл е н ы  т е ж е  ст а т ист и ческие  характ е
р и ст и ки  6хт и  Sr

С роки от бора  в ы б о р о к  уст а н а в л и в а л и сь  т а ким  образом , чт о б ы  в рем я  м еж ду  со се дн и м и  в ы б о р ка 
м и  б ы л о  б ольш е, чем  врем я ф орм и рован ия  вы борки .

Р е зул ьт а т ы  в ы ч и с л е н и й  с т а т и ст и ч е ск и х  ха р а кт е р и ст и к  п о  в се м  в ы б о р к а м  с в е д е н ы  в т а б л и 
ц у  Б . 2.

Т а б л и ц а  Б.2

Номер выборки Месяц.год п **пг ыи S „ mm

1 05.78 40 1.57 2.60

2 06.78 40 1.43 2,13

3 07.78 40 0,92 2.22

4 08.78 40 1,05 2.35

5 09.78 40 1,36 2.18

6 10.78 40 0,87 2.57

3 Из дейст в и т е л ьн ы х  от кло нен ий  в о  в сех  в ы б о р ка х  в ы б и р а ю т  н аибо льш ее f>Xjmax = + 10 м м  и  наи
меньш ее  ЙХулмп = -  7 м м  значения, и  поле  р а ссе ян и я  м еж ду  н и м и  р а здел ено  на 18 инт ервалов  п о  1 м м  с 
гр а ни ц а м и , р а в н ы м и  10,5; 9 .5 ; 8 ,5 ; 7 ,5  м м  и  т. д. Ц е н т р ы  ин т е р в а л о в , в ы р а ж е н н ы е  ц е л ы м и  чи сл а м и  
(fiXj = 10, 9. 8. 7 м м  и  т. д.), заносят  в граф у 2 ги ст о гр а м м ы  (см . р и с у н о к  Б.1).

MMTHI
ИМ1ЛМЫ1 &|

1 fatitnH  проиапАмк д Ц й и п Ш н д  в г п м к н ^  ff
■о

Т

[ 
v

M

гч#■—» V—4-

g
£ К 1

«s'

I ш  
3 £ Й

0  6  10 1В И  26 50 35 4 0  46
щ

1 2 Э 4 в в 7 В 9 ТО п 12

8 : -8 ,4 -

Д .- l  д .

м Г| 1 1D0 11 « 1 19 100 121 - -

9 J
V ,

1 a i 10 100 0 61 100 - -

В
7

0 64 В В1 а а 0 -
8 42 9 64 21 147 21 147

в \ П 7 Эв 7 49 42 2G2 42 262
В
4

ч п 1D 26 В эв BD Ж Е З Е Д
1В 14 5 26 70 804 |476| t i  l  bi l l

i 84 9 4 ■и 102 800 И З Е 2 Э
2
1

S3 4 8 9 60 182 Е Э Е Е Э
41 1 2 4 41 41 164 41 41

D 82 0 1 1 0 0 32 0 0

- ± - 20 1
А

0
л

0
4

-28
ЩА

28
ШЯ

0
4Т

-28
4(J

20
м-Л ■ f

7 9
“ 1
-2

1
4

■И
-21

w
»

I # 
28 -21

W
08

н 4 14 4 9 -16 44 Эв -10 84
2 24 -4 10 -10 60 32 -10 50

-0
г

0 Эв -6 26 0 0 0 - -

-7 1 40 -4 80 -7 40 эв - -
Г “ Г _________________________________________________________

1240 - - - 301 1836 2777 238 iow
Р исун о к  Б.1 — Гист ограм м а дейст в и т е л ьн ы х  о т кл о нен ий  и т аблиц а  расчет а  

ст а т ист и ческих  характ ерист ик

Д е й ст в и т е л ь н ы е  о т кло нен ия  5Ху из всех  в ы б о р о к  ра спр е д е л я ю т  п о  инт ервалам , после чего п о д 
счит ы ваю т  количест во от клонений в  каждом  инт ервале (част от ы), ст роят  гист ограм м у и  вы пол няю т
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все пром е ж ут о чны е  вы числе ни я . П ра вильност ь за по лне ни я  гист огра м м ы  в со о т вет ст ви и  с  А .4  п р и 
ло ж ен ия  А  провер яю т  т ож дест вом

£  ъ к  * 1 f  = i  о5* * +2 £  f /8x>+ £  v
y .f y-f y-f y-f

2777 = 1935 + 2-301  + 240.

Х аракт ерист ики  йхш и  Sx б ы л и  в ы ч и с л е н ы  п о  ф орм ул ам  (А.1) и  (А.2)  п р и ло ж ен ия  А :

6х = И ------- = 221 = 1,254 м м ;
т £   ̂ 240

1-1 '

-Йх? = 1,254* = 2 ,5 4 .
> V 240

Д алее в ы ч и с л е н ы  значения:

йхт  + 3SX =  8.87 м м ; 

йхт  -  3SX =  -  6.36 мм.

О т клонения , в ы ш е д ш и е  за предел ы , о гр а н и че н н ы е  в ы ч и с л е н н ы м и  зн а ч е н и ям и  и  р а в н ы е  + 10 м м, 
*  9 м м  и - 7  мм, б ы л и  и скл ю че н ы  и з объ еди нен н ой  в ы б о р ки  ка к  груб ы е  ош ибки, п о сл е  чего б ы л и  проведе-

т т
н ы  соо т вет ст вую щ ие  вы чи сл е ни я , опреде лен ы  н о в ы е  значения сум м  У  f.8 x j и  У  f.6 x l  и  ут о чне ны  
характ ерист ики : j - 1  / - 1

Йх = —  = 1,202 =  1.2 м м ; 
т 237

Sx = 1 ,20 22 = 2,397  = 2.4 мм.
*  V 237

4 Д л я  п ост ро ен ия  на черт еж е г ист огра м м ы  кр и в о й  н орм а льн ого  р аспре деле ния  в соо т вет ст ви и  
с  А .4 п р и ло ж ен ия  А  б ы л и  в ы ч и сл е н ы  (см . р и с у н о к  Б .2) ко о р д и н а т ы  т очек кр и в о й : о т кло нен ия  й и  со о т 
вет ст вую щ ие  им  част от ы  f.

П о п о л уче н н ы м  ко ордин ат ам  от кл о нен ий  й и  соо т вет ст вую щ их  им  част от ам  f  на гист ограм м е  
б ы л и  н а й д е н ы  характ ерны е т очки, п о  ко т о р ы м  б ы л а  п ост роена  т еорет ическая кр ивая  норм а льн ого  
распределения .

О черт ания гист огра м м ы  практ иче ски  м ож но  счит ат ь сов п а д а ю щ и м и  с кр и в о й  н орм а льн ого  р а с 
пределения.

Й, = йхт  = 1,2 мм
f'  =  fma* =7^з7=39'5

б* = йхт  + Sx =  1.2 + 2.4 = 3.6 м м  
Й3 = йхт  - S x = 1,2 - 2 . 4  = - 1 , 2  м м * 2 . 3 = ^  = 2 4 .6 8

й4 = йхт  + 2SX = 1,2 + 4.8 = 6,0 м м  
йа = йхт  -  2SX = 1 ,2  - 4 . 8 =  -3 ,6  м м V.
Йв = йхго + 3SX = 1,2 + 7.2 = 8.4 м м  
67 =  йхт  -  3SX = 1,2 -  7,2 = -6 ,0  мм

Р исун о к  Б.2

13
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Д л я  заверш ения п р о в е р ки  п о  гист огра м м е б ы л и  сум м и р о в а н ы  ча ст от ы  f j п о  инт ервалам , ра спо 
л о ж е н н ы м  за гра ни ц ам и  6хт + fSx п р и  t  = 2,0; 2.4; 3,0, и  о преде лен ы  соо т вет ст вую щ ие  и м  с ум м ы  от носи -

т е л ь н ы х  част от  дейст в и т е л ьн ы х  от кл о нен ий  У  W ,. П ол ученны е ре зульт ат ы  в ы чи сл е н и й  сведены  
в т а блиц у  Б.З. 1 -1  *>,

С равнение сум м  о т н о си т е л ь н ы х  част от  д е й ст в и т е л ь н ы х  о т кл о н е н и й  £  W , в п ро ц е нт а х  в
1 -1

т аблиц е  Б.З с д о п уст и м ы м и  значени ям и в  т аблице А .2  п рил о ж ен ия  А  п оказы вает , чт о исследуем ое  р а с
пределение  м ож но  счит ат ь п р и б л и ж а ю щ и м ся  к  н орм альном у.

Т а б л и ц а  Б.З

Гр а и и ц ы  f>xm ♦ IS X

**
С ум м а  ч а ст о т  £

1-1
за г р а н и ц а м и

С ум м а  о т н о с и т е л ь н ы х  
част от

Л

5 > /
£  W t  -  100 %
/ I  "

Д о п у с т и м ы е  сум м ы  
о т н о с и т е л ь н ы х  

част от  п о  т а б л и ц е  А .2  
п р и л о ж е н и я  А

t  =  3 .0 ;  1 .2  i  7 .2  м м 3
—  1 0 0  =  1 ,2 5  
240

5 ,5 5

t  =  2 .4 ;  1 ,2  ±  5 ,8  м м 8
—  1 0 0  =  3 ,3 3 3  
240

8 ,6 0

t  =  2 ,0 ; 1 ,2  ±  4 ,8  м м 19
—  1 0 0  = 7 ,9 1 6 7
240

1 2 ,5 0

5 Д л я  п ровер ки  ст а б ильно ст и  характ ерист ики  Sx из т а б л и ц ы  Б. 2 б ы л и  в ы б р а н ы  наибольш ее и 
наим еньш ее зн ачения Sx тах = 2,6 м м  и Sx min = 2,13 м м  и  вы числ е на  характ ерист ика

F  = _ г-во* _б.7б = 1 4 д
3  S * . 2 , 1 3 2 4 .5 3ж тм

Х аракт ерист ика Sx в  серии в ы б о р о к  ст абильна , т ак к а к  Fc = 1,49 < 1,50 (см. А .11 п рил о ж ен ия  А). 
Д л я  п ровер ки  ст а б и л ь н о ст и  характ ерист ики  &хт из т а б л и ц ы  Б .2 б ы л и  в ы б р а н ы  н аибо льш ее и 

наим еньш ее зн ачения С\хт m jx = 1,57 м м  и  ьхт min = 0,87 мм, соо т вет ст вую щ ие  и м  зн ачения Sx1 = 2,6 м м  и 
Sxz =  2,57 и  вы числ е на  характ ерист ика

t .  =
6* 5х.

Г Т =  ;  57 ° 87 J 3 9  =1,26.
ф .б2 - 2,57г

Х аракт ерист ика  Йхт  в сер ии  в ы б о р о к  ст абильна , т ак ка к  to = 1,26 < 2 (см . А.11 п р и ло ж ен ия  А).
6 На осн о в а н и и  п ровер ки  т е хнол огически й  процесс изгот о вления  панелей н а р уж н ы х  ст ен п о  пара

м ет ру «длина панелейи м ож но  счит ат ь ст а т ист и чески  о д н оро дн ы м .
Так ка к  сист ем ат ическая п огре ш ност ь, р а вн ая  н айден но м у в ы б о р о ч н о м у  сре дн ем у  от кло нению  

х т = 1,2 мм, превы ш ает  значение

1,643
S ,  1 ,643  2 , 4  

7 Т  V 237
= 0,256 мм,

т о  в со о т вет ст ви и  с  7.6 она долж на  б ы т ь  уст ранена  р е гул ир ован ием  в нут р е н ни х  р а зм ер ов  ф орм.
7 Д л я  о п реде ления  класса т о чно ст и  п о  д лин е  панелей в  с о о т в е т ст ви и  с  8 .2  оп ре д е л яю т  значение

2tSx = 2  2.1 2,4 = 10,1 мм.

Значение t = 2,1 п рин ят о  п о  т аблице 1 наст оящ его  ст андарт а д л я  п рием очного  у р о в н я  деф ект 
н о ст и  A Q L = 4,0 %, вы бр а н но го  п о  Г О С Т Р  58943.

В  соо т вет ст ви и  с  ГО С Т Р  58942 п о  т аблице А .1 п р и ло ж ен ия  А  ближ айш ее бол ьш ее значение до 
п уска  д л я  инт ервала н о м и н а л ь н ы х  разм ер ов  от  2500 д о  4000 м м  р а вн яе т ся  10 мм. чт о соот вет ст вует  
кл а с с у  т о чно ст и  5.

14
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П о ф орм уле  (5) в ы ч и с л я ю т  значение показат еля ур о вн я  т очност и

лл 2fS. 10 Ю.1
h  = Дх 10

В  с о о т в е т с т в и и  с  8.4 м о ж н о  сдел а т ь в ы в о д , чт о за па с  т о ч н о ст и  о т сут ст вует , т а к  ка к  
0.01 < 0.14.

15
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