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Введение
В основу настоящего стандарта положены результаты экспертного рассмотрения проектной до

кументации, получившей положительные заключение органов государственной и негосударственной 
экспертизы. Целью разработки настоящего стандарта является установление единых правил выпол
нения и оформления проектной документации на линейный объект «Тепловая сеть» для оптимизации 
процесса разработки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации на 
соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла
мент о безопасности зданий и сооружений».

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом: ПАО «Мосэнерго» [И.Б. Новиков
(руководитель разработки), Е.В. Емельянова], ООО «СанТехПроект» (канд. техн. наук А.Я. Шарипов, 
К.В. Шевляков).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

System of design documents for construction. Rules for the design documentation of linear objects. Thermal networks

Дата введения — 2024 — 11—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения и оформления разделов проектной 

документации для строительства и реконструкции линейных объектов тепловых сетей.
Настоящий стандарт может использоваться при подготовке документации для капитального ре

монта тепловых сетей.
1.2 Настоящий стандарт распространяется на проектирование тепловых сетей (со всеми сопут

ствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника 
теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) цен
тральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов 
вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующих горячую воду с температурой до 
200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до
6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на правила выполнения подраздела «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5 «Сведения об инженерном обо
рудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» для объектов капитального стро
ительства производственного и непроизводственного назначения, требования к составу и содержанию 
которых определены [1] (раздел II).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 2.302 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.303 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 21.201 Система проектной документации для строительства. Условные графические изо

бражения элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 21.204—2020 Система проектной документации для строительства. Условные графические 

обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.206 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубо

проводов
ГОСТ Р 21.001 Система проектной документации для строительства. Общие положения
ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к про

ектной и рабочей документации
ГОСТ Р 21.302 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо

значения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
ГОСТ 30732 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с 

защитной оболочкой. Технические условия

Издание официальное
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СП 22.13330 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 21.001, ГОСТ Р 21.101, [2], [3], [4].

4 Общие положения

4.1 Требования к составу проектной документации на линейные объекты установлены в [1], [2].
4.2 Необходимость разработки и требования к содержанию разделов проектной документации, 

наличие которых согласно [1] не является обязательным, определяется по согласованию между про
ектной организацией и заказчиком такой документации.

4.3 В составе проектной документации разрабатывают текстовую и графическую части.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта проектирования, описание принятых

технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, ис
пользуемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие при
нятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде 
принципиальных схем, планов наружных сетей и других документов в графической форме [5].

4.4 Общие правила выполнения текстовой и графической частей, оформления и комплектования 
проектной документации приведены в ГОСТ Р 21.101, ГОСТ Р 21.001, ГОСТ 21.201.

4.5 Проектную документацию комплектуют в тома, соответствующие разделам, установленным 
в [1]. При большом объеме тома допускается разделять его на части, а части, в случае необходимо
сти, — на книги. Отдельные разделы делят на подразделы, установленные [1]. Каждому тому (разделу), 
части (подразделу) и книге, скомплектованным в том, присваивают самостоятельное обозначение, ко
торое указывают на обложке и титульном листе. Тома нумеруют арабскими цифрами.

5 Состав и структура проектной документации для линейного объекта 
«Тепловые сети»

5.1 Пояснительная записка

5.1.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой части раздела «Пояснительная запи
ска» установлены в [1] [пункт 34, подпункты а)—л)].

5.1.1.1 В качестве реквизитов документов, на основании которых принято решение о подготовке 
проектной документации на линейный объект — тепловую сеть — указывают федеральную целевую 
программу, программу развития субъекта Российской Федерации, комплексную программу развития 
муниципального образования, ведомственную целевую программу, решения Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, инвестици
онную программу или программу капитального ремонта эксплуатационной организации (собственника
2
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сети), решение частного заказчика-инвестора, перечень нормативных документов, на основании кото
рых выполнен проект.

5.1.1.2 Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации на тепловую 
сеть являются:

- задание на проектирование с указанием инвестора (при наличии) или владельца тепловой сети, 
застройщика (технического заказчика), источника финансирования, в том числе: федеральный бюджет, 
региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, включая инвестиционные программы 
теплоснабжающих организаций, — и вида работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);

- техническое задание с указанием границ проектирования, объемов и видов работ, разрабатыва
емых разделов и требований к проектным решениям;

- условия для подключения объектов капитального строительства;
- перечень изысканий, используемых при проектировании линейного объекта.

П р и м е ч а н и е  — Копии указанных документов, оформленные в установленном порядке, должны быть 
приложены к проектной документации в полном объеме.

5.1.1.3 В тексте пунктов, содержащих сведения о климатической, географической и инженерно
геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт линейного объекта, указывают:

- глубину заложения водоносного горизонта;
- тип грунта основания траншеи и его расчетное сопротивление по СП 22.13330;
- неблагоприятные факторы, влияющие на выбор проектных решений (коррозионная активность 

грунтов, пучение, возможность карстовых процессов, подтопляемость территории и т. д.).
5.1.1.4 Описание маршрутов прохождения тепловой сети следует выполнять как для основной 

трассы, так и для байпаса тепловой сети (при наличии).
При наличии в составе проекта перекладок сетей и проектировании сетей водоудаления пункт 

следует дополнять соответствующим описанием маршрутов для других сетей.
При описании маршрутов трассы и байпаса тепловой сети следует указывать обоснование вы

бранного маршрута и проектных решений, диаметры трубопроводов, вид изоляции и тип прокладки 
трубопроводов.

5.1.1.5 В описании маршрутов прохождения тепловой сети по территории района строительства 
указывают начальные и конечные точки трассы, виды земель, по которым проложена трасса, и право
обладателей пересекаемых земельных участков, а также рациональность выбранного направления 
трассы.

5.1.1.6 В сведениях о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасполо
жения начального и конечного пунктов линейного объекта указывают наименование источников тепло
снабжения и потребителей, к которым присоединена тепловая сеть, эксплуатационные наименования 
камер и технологических узлов — начала и конца трассы.

5.1.1.7 В описание технико-экономических характеристик тепловой сети, кроме сведений, указан
ных в [1] [пункт 34, подпункт е)], следует указывать:

- классификацию трубопроводов тепловой сети в соответствии с СП 124.13330;
- класс опасности в соответствии с [4];
- параметры теплоносителя, как расчетные, так и фактические, в точках подключения;
- тип системы теплоснабжения;
- в случае реконструкции и капитального ремонта тепловой сети — возможность и способы обе

спечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.
В качестве технико-экономических характеристик тепловой сети следует указывать расчетные те

пловые потоки. Сведения о тепловых потоках следует оформлять в табличном виде по форме табли
цы 1.

Для магистральных сетей следует указывать суммарные тепловые потоки с разбивкой по видам 
потребления.

3
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Табли ца  1 — Форма представления сведений о тепловых потоках

Позиция 
по плану

Наименование
потребителя

Расчетные тепловые потоки, Гкал/ч

Отопление Вентиляция ГВС Технологические
нужды Всего

5.1.1.8 В текстовой части раздела также указывают сведения:
а) о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земель

ных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключа
ется договор аренды (субаренды), — в случае изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута, заключения договора аренды 
(субаренды).

При составлении сведений о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное 
пользование, указываются в том числе размеры участков, используемых для строительства байпасов 
и подъездных дорог;

б) о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) линейный объект — тепло
вую сеть.

При описании сведений о категории земель, на которых прокладывается или реконструируется 
тепловая сеть, следует указывать владельцев территории и кадастровые номера земельных участков, 
по которым проложена или прокладывается тепловая сеть;

в) об использованных в проекте изобретениях и о результатах проведенных патентных исследова
ний при условии их применения в проекте;

г) о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий в случае необхо
димости разработки специальных технических условий;

д) о компьютерных программах, которые использовались при выполнении гидравлических и проч
ностных расчетов трубопроводов тепловых сетей.

5.1.1.9 В описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного 
объекта следует включать следующие сведения:

а) информацию о прочностных свойствах трубопроводов с указанием количества полных циклов 
нагружения и наличия повреждаемости;

б) решения по защите подземных конструкций и фундаментов, в том числе тип и объем гидроизо
ляции;

в) информацию о продолжительности и последовательности строительства, реконструкции, капи
тального ремонта линейного объекта, намечаемые этапы строительства, реконструкции (при разделе
нии на этапы) и планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию.

5.1.1.10 В текстовой части приводят перечень технических регламентов и документов по стандар
тизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований 
технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технических регламентов).

5.1.1.11 При проектировании тепловых сетей, попадающих под действие [4], в текстовой части 
раздела следует приводить перечень мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность 
объекта, в том числе методы контроля, испытаний и промывки трубопроводов тепловых сетей.

5.1.2 Раздел должен содержать паспорт проекта, включающий в себя общие данные проекта, тех
нико-экономические показатели трассы и байпаса тепловой сети, а также сопутствующих работ. Дан
ные сведения приводят в табличной форме в соответствии с приложением А.

5.1.3 В объем раздела включается перечень согласований (при наличии), который оформляется в 
табличной форме в соответствии с приложением Б.

5.2 Проект полосы отвода

5.2.1 В описание характеристики трассы линейного объекта, кроме сведений, указанных в [1] 
[пункт 35, подпункты а)-а_1)], включаются следующие данные:
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- абсолютные отметки поверхности земли по линии трасс, их максимальные и минимальные зна
чения;

- сведения о неблагоприятных факторах, влияющих на выбор проектных решений (коррозионная 
активность грунтов, пучение, возможность карстовых процессов, подтопляемость территории и т. д.);

- информация о наличии блуждающих токов;
- сведения о глубине заложения основания трассы теплосети с указанием несущей способности;
- информация о наличии растительного покрова, редких и исчезающих видов животных, а также 

необходимости разработки специальных мер по их охране.
В описании указываются наличие зон с особыми условиями использования территорий и протя

женность участков сетей по таким зонам.
5.2.2 Сведения о балансодержателях, на территории которых реконструируется или проклады

вается трасса тепловой сети, а также площади временного отвода земли допускается представлять в 
табличном виде по форме таблицы 2.

Та бли ца  2 — Форма представления сведений о балансодержателях и площади временного отвода земли

№ Адрес Кадастровый номер з/у Балансодержатель/
правообладатель

Площадь временного 
отвода

5.2.3 В расчете размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объ
екта, величина полосы отвода рассчитывается для основной трассы и для байпаса с учетом охранной 
зоны теплосети, определяемой в соответствии с [6].

5.2.4 Сведения о пересечениях проектируемой основной трассы и байпаса тепловой сети с инже
нерными коммуникациями допускается представлять в табличном виде по форме таблицы 3.

Та бли ца  3 — Форма представления сведений о пересечениях проектируемой основной трассы и байпаса те
пловой сети с инженерными коммуникациями

Местоположение 
пересечения, примыкания Пересекаемая коммуникация

Характеристика 
коммуникации, режим 

использования

Мероприятия для выполнения 
пересечения

5.2.5 В объем раздела включаются сведения о всех коммуникациях, прокладываемых или пере
устраиваемых в объеме работ по линейному объекту; объем сведений для других линейных коммуни
каций аналогичен приведенному в 5.2.1—5.2.4.

5.2.6 При описании сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участ
ков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах следует выделять:

- протяженность участков между характерными точками (углами поворота, ответвлениями, уз
лами);

- продольный уклон участков тепловой сети, указываемый в промилле.
5.2.7 При прокладке тепловых сетей на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, вод

ного фондов, землях особо охраняемых природных территорий в текстовой части раздела приводят 
обоснование.

5.2.8 Общие требования к составу и содержанию графической части раздела «Проект полосы от
вода» установлены в [1] [пункт 35, подпункты и)—к)].

5.2.9 Топографическую карту-схему оформляют, как правило, без масштаба, а при выполнении с 
масштабом его указывают на чертеже.

При оформлении топографической карты схемы тепловой сети на ней указывают начальные и 
конечные точки с привязками к эксплуатационным наименованиям тепловых камер и технологических 
узлов, а также делают выноски с указанием диаметра трубопровода и типа прокладки.

5.2.10 План трассы должен содержать полный состав элементов тепловой сети, в том числе ука
зание точек присоединения, камер, технологических узлов и углов поворота.
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5.2.11 Степень детализации на плане, необходимость его разделения на фрагменты определяет 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, в зависимости от сложности и специфики 
тепловой сети.

5.2.12 План трассы тепловой сети следует размещать на опорном плане, выполненном с учетом 
решений по планировке и благоустройству территории в масштабе М 1:500. Допускается применение 
иных масштабов по ГОСТ 2.302.

5.2.13 На плане тепловой сети (см. приложение В) указывают:
- элементы тепловой сети, включая сооружения (колодцы, камеры, футляры и пр.);
- номера и наименование характерных точек;
- контуры плоскостных сооружений;
- диаметры трубопроводов, тип изоляции;
- тип прокладки;
- мероприятия по пересечению с другими инженерными коммуникациями.
Обозначения трубопроводов приводятся по ГОСТ 21.206, выделение цветом элементов тепловой 

сети и контуров плоскостных сооружений должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.204—2020 
(пункт 7.7).

5.2.14 Продольный профиль тепловой сети (см. приложение Г) выполняют в виде разверток по 
осям трубопровода, при этом по горизонтали выбирают масштаб М 1:500 (1:200, 1:1000), а по вертикали 
М 1:100 (1:50).

5.2.15 На профиле тепловой сети указывают:
- габариты каналов, тоннелей, футляров, камер при канальной прокладке;
- габариты оболочки трубопроводов при бесканальной прокладке;
- поверхность земли (проектную — сплошной тонкой линией, натурную — штриховой), включая 

пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные и трамвайные пути, кюветы, а также другие 
подземные и надземные коммуникации и сооружения, влияющие на прокладку проектируемых сетей, с 
указанием их габаритных размеров;

- фрагменты геологического разреза (скважины) с указанием грунтов по — ГОСТ Р 21.302;
- уровень грунтовых вод;
- эстакады, отдельно стоящие опоры, павильоны — при наземной прокладке;
- неподвижные опоры в каналах — условным графическим изображением, если их габарит не 

превышает габаритов канала, при превышении габаритов или бесканальной и наземной прокладке с 
указанием габаритов строительных конструкций опоры;

- используемые искусственные основания для прокладки тепловой сети.
5.2.16 На профиле тепловой сети трубопроводы в каналах, тоннелях, футлярах, камерах изобра

жают осевой линией по ГОСТ 2.303.
На профилях надземной прокладки сетей трубопроводы каждого яруса изображают в масштабе с 

обозначением верха и низа изоляции сплошными основными линиями, а ось трубопроводов — осевой 
линией по ГОСТ 2.303.

5.3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения

5.3.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой части раздела «Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» (далее — ТКР.ИС) установ
лены в [1] [пункт 36, подпункты а)—о)].

5.3.2 В текстовую часть раздела ТКР.ИС следует также включать сведения в соответствии с 5.1.2,
5.1.3.

5.3.3 Раздел ТКР.ИС содержит сведения о категории потребителей, подключенных к линейному 
объекту в соответствии с СП 124.13330.2012 (пункт 4.2).

5.3.4 Сведения о показателях и характеристиках технологического оборудования и устройств теп
ловой сети (в том числе возможность автоматического регулирования таких оборудования и устройств), 
обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов, должны содержать следующие 
данные:

- принятые расчетные и фактические параметры теплоносителя в точках подключения;
- сведения об общей протяженности тепловой сети и байпаса тепловой сети, при наличии, а так

же протяженности каждого из типов прокладки, виде изоляции и способе компенсации температурных 
деформаций;
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- информацию о местах установки регулирующей и запорной арматуры с указанием эксплуатаци
онных наименований камер и сетей;

- сведения о типах приводов и управлении ими;
- информацию о местах установки устройств для спуска воздуха и теплоносителя с описанием 

способа водоудаления и продолжительности спуска воды из секционируемого участка тепловой сети;
- сведения о подтверждении прочностных характеристик трубопроводов тепловых сетей, методах 

расчета трубопроводов на прочность, исходных данных для расчета на прочность и принятых проект
ных решениях по компенсации температурных деформаций, в том числе толщине амортизационных 
матов при бесканальной прокладке.

5.3.5 Описание сведений о мероприятиях по энергосбережению должно включать:
- данные о типах примененной изоляции и ее теплопроводности.
- данные о методах изоляции стыковых соединений при использовании предизолированных тру

бопроводов.
5.3.6 При использовании сборных железобетонных элементов в текстовой части раздела следует 

указывать типы, марки и серии этих элементов.
5.3.7 При использовании монолитных железобетонных конструкций для каждого из элементов 

следует указывать используемые марки бетона с соответствующими характеристиками и применяемый 
класс проката.

5.3.8 Для подземных сооружений следует указывать наличие гидроизоляции, ее тип и место, а 
также вид нанесения.

5.3.9 Для предизолированных трубопроводов с использованием системы оперативного дистанци
онного контроля (ОДК) в текстовой части раздела приводят сведения:

- о типе и месте установки терминалов;
- необходимости и способах передачи данных на диспетчерские пункты;
- перечне документации, оформляемой для сдачи системы ОДК в работу;
- способах маркировки терминалов;
- требованиях к монтажу системы ОДК.
5.3.10 В объем раздела включают сведения о всех коммуникациях, прокладываемых или пере

устраиваемых в объеме работ по теплосети. Объем сведений для других линейных коммуникаций ана
логичен приведенному в 5.3.1—5.3.8.

5.3.11 Допускается выделение сведений о системе ОДК и перекладках других коммуникаций в от
дельные книги раздела ТКР.ИС.

5.3.12 Общие требования к составу и содержанию графической части раздела ТКР.ИС установле
ны в [1] [пункт 35, подпункты у)—э)].

5.3.13 Схемы, планы и профили, включаемые в состав раздела ТКР.ИС, выполняются в соответ
ствии с требованиями 5.2.7—5.2.16.

5.3.14 Монтажную схему трубопроводов (см. приложение Д) выполняют без масштаба, при этом 
на ней следует указывать:

- наименование характерных точек и узлов, в том числе эксплуатационные наименования камер 
и узлов;

- диаметры, вид изоляции и тип прокладки для каждого линейного участка трубопроводов;
- стыковые соединения трубопроводов;
- места установки фасонных элементов и запорной арматуры;
- направление и величину уклона трубопроводов по профилю;
- места установки элементов системы ОДК и количество устанавливаемых амортизационных ма

тов — для трубопроводов бесканальной прокладки;
- расстояния между опорами, стыковыми соединениями трубопроводов, углами поворотов, рас

стояния между характерными точками и другие характерные привязки;
- легенду условных обозначений, принятых на монтажной схеме.
5.3.15 При проектировании тепловых сетей из предизолированных трубопроводов по ГОСТ 30732 

в разделе следует приводить схему системы ОДК.
Схему ОДК выполняют без масштаба и указывают на ней:
- расположение проводников системы ОДК;
- места установки (в том числе указывают размещение в ковере или настенное) и тип терминала, 

наличие антенн для передачи данных на диспетчерский пункт;
- направление уклона и направление потока;
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- схемы подключения терминалов;
- необходимую информацию для монтажа системы ОДК;
- легенду условных обозначений, принятых на схеме.
На листе со схемой ОДК приводится таблица длин участков по форме таблицы 4.

Табли ца  4 — Форма представления длин участков

Характерные точки Диаметр труб 
и изоляции

Длина труб 
по проекту

Длина подающего 
трубопровода 

(факт)

Длина обратного 
трубопровода 

(факт)
Примечание

5.3.16 Чертежи камер и узлов трубопроводов (см. приложение Е) тепловых сетей следует оформ
лять в масштабах 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100. На чертежах камер и узлов трубопроводов указывают:

- место характерной точки с привязками к осям трубопроводов и строительным конструкциям ка
мер и узлов;

- прямой и обратный трубопровод (допускается маркировать Т1 и Т2 с направлением теплоноси
теля);

- направление потока от источника;
- направление уклона трубопроводов;
- привязку характерной точки к ближайшим опорам с обеих сторон.

5.4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

5.4.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой и графической части раздела «Здания, 
строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» установлены в [1] [пункт 37, 
подпункты а)—д)].

В сведениях о строительстве новых, реконструкции, капитальном ремонте существующих объек
тов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечиваю
щих функционирование линейного объекта, указываются данные по строительству насосных, дренаж
ных насосных, павильонов и тепловых пунктов.

В перечне зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, указыва
ются в том числе и временные павильоны байпасов, при наличии, и их характеристики.

5.4.2 Чертежи павильонов тепловых сетей следует оформлять в масштабах 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 
1:100. На чертежах павильонов и других объектов капитального строительства производственного и не
производственного назначения, обеспечивающих функционирование тепловой сети, указывают:

- место характерной точки с привязками к осям трубопроводов и строительным конструкциям ка
мер и узлов;

- прямой и обратный трубопровод (допускается маркировать Т1 и Т2 с направлением теплоноси
теля);

- направление потока от источника;
- направление уклона трубопроводов;
- привязку характерной точки к ближайшим опорам с обеих сторон.

5.5 Проект организации строительства

5.5.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой части раздела «Проект организации 
строительства» установлены в [1] [пункт 38, подпункты а)—р)].

5.5.2 Описание характеристики тепловой сети следует выполнять как для основной трассы, так и 
для байпаса тепловой сети (при наличии).

При наличии в составе проекта перекладок сетей и проектировании сетей водоудаления пункт 
следует дополнять соответствующим описанием маршрутов для других сетей.

При описании характеристики тепловой сети следует указывать диаметры трубопроводов с тол
щиной стенки, вид изоляции и тип прокладки трубопроводов основной трассы и байпаса тепловой сети.

При прокладке тепловой сети в каналах или коллекторах в описании обязательно указывают на
ружный габарит строительных конструкций канала и конструкцию канала (сборный, монолитный).
8
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5.5.3 В описание характеристик тепловой сети следует вносить сведения об основаниях, есте
ственных или искусственных, выполняемых согласно требованиям СП 124.13330.

5.5.4 В сведениях о размерах земельных участков, временно отводимых на период строитель
ства, реконструкции, капитального ремонта, приводятся размеры, занимаемые бытовыми городками, 
подъездными дорогами, отвалами грунта, и места складирования оборудования и материалов. Раз
меры земельных участков указываются как для основной трассы, так и для байпасов тепловых сетей.

5.5.5 В сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производ
ственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство, рекон
струкцию, капитальный ремонт на отдельных участках трассы, а также о местах проживания, санитар
но-бытовом и медицинском обслуживании, питании, водоснабжении и стирке спецодежды персонала, 
участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, приводятся данные о способах 
водо- и энергоснабжения, расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, в том числе по
стах охраны, туалетах, пунктах мойки колес и пожарных щитах.

5.5.6 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов выпол
няется как для основной трассы, так и для байпаса тепловой сети.

5.5.7 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах, а также расчет ресурсов в общем случае приводятся в следующем составе:

а) потребность в строительных машинах и механизмах в табличной или текстовой форме с указа
нием наименование машины, типа или марки, количества и вида работ;

б) потребность в электроэнергии и воде -  с указанием источников и точек присоединения; для 
расчета потребности в воде учитываются как питьевая вода, так и вода на технические нужды, включая 
пожаротушение;

в) расчет затрат на пусковые операции с учетом расхода теплоносителя, используемого для опо
рожнения и заполнения тепловой сети;

г) обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях, в том числе расчета их пло
щади. Результаты расчетов потребности во временных зданиях и сооружениях оформляют по форме 
таблицы 5.

Табли ца  5 — Форма представления результатов расчетов потребности во временных зданиях и сооружениях

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

Здания и сооружения санитарно-бытового назначения

Здания административного назначения

Здания и сооружения складского назначения

ИТОГО

5.5.8 Сведения об объеме и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участ
кам трассы приводятся в ведомостях объемов работ. Пример оформления ведомостей объемов работ 
приведен в приложении Ж.

5.5.9 В обосновании организационно-технологической схемы приводятся описания этапов работ 
(подготовительный и основной) и описание захваток производства работ (при выполнении работ за
хватками).

5.5.10 В перечне основных видов строительных и монтажных работ, дополнительно к сведениям, 
указанным в [1] [пункт 38, подпункт и)], для тепловых сетей при использовании предизолированных или 
гибких полимерных трубопроводов, приводятся сведения о методах изоляции стыковых соединений и 
методах их испытаний.

5.5.11 При описании технических решений по возможному использованию отдельных участков 
проектируемого линейного объекта для нужд строительства, реконструкции, капитального ремонта, в 
том числе для использования частей построенных тепловых сетей в качестве источников тепла, приво-
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дятся сведения о подготовительных мероприятиях перед пуском их в эксплуатацию и сроках использо
вания этих участков до ввода всего построенного объекта в эксплуатацию.

5.5.12 При обосновании продолжительности строительства, реконструкции и капитального ремон
та в сроке работ приводят расчет времени как на основную трассу, так и на байпас тепловой сети, кроме 
того необходимо приводить расчет времени на промывку и гидравлические испытания смонтированных 
участков тепловой сети.

5.5.13 Общие требования к составу и содержанию графической части раздела «Проект организа
ции строительства» установлены в [1] [пункт 38, подпункты с)—ф)].

5.5.14 Ситуационный план и план полосы отвода тепловой сети, приводимые в разделе «Проект 
организации строительства», следует оформлять, учитывая требования 5.2.8—5.2.12.

5.5.15 Организационно-технологические схемы следует оформлять с указанием захваток как для 
основной трассы, так и для байпаса.

5.6 Мероприятия по охране окружающей среды

5.6.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой и графической части раздела «Меро
приятия по охране окружающей среды» установлены в [1] [пункт 40, подпункты а)—д)].

5.6.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воз
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использо
ванию природных ресурсов приводится как для периода строительства и эксплуатации основной трас
сы, так и для периода строительства и эксплуатации байпаса теплосети.

5.6.3 Ситуационный план и план полосы отвода тепловой сети, приводимые в разделе «Меропри
ятия по охране окружающей среды», следует оформлять, учитывая требования 5.2.8.

5.6.4 Для разработки мероприятий, предусмотренных [1] [пункт 4, подпункт б)], следует использо
вать организационно-технологические схемы, разрабатываемые в разделе «Проект организации стро
ительства», с учетом захваток, определенных для строительства теплосети и байпаса.

5.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

5.7.1 Общие требования к составу и содержанию текстовой и графической части раздела «Меро
приятия по обеспечению (ПБ)» установлены в [1] [пункт 41, подпункты а)—н)].

5.7.2 Перечень мероприятий по обеспечению ПБ приводится как для периода строительства и 
эксплуатации основной трассы, так и для периода строительства и эксплуатации байпаса теплосети.

5.7.3 Ситуационный план, приводимый в разделе «Мероприятия по обеспечению ПБ» следует 
оформлять, учитывая требования 5.2.8; при этом на нем следует указывать привязки к существующим 
пожарным гидрантам и маршрутам движения пожарной техники.

5.8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта

5.8.1 Общие требования к составу и содержанию раздела «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации линейного объекта» установлены в [1] [пункт 41_1, подпункты а)—з)].

5.8.2 Перечень мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации приводится для основной 
трассы, для байпаса теплосети и для всех коммуникаций, перекладываемых в составе проекта.

5.8.3 В текстовой части приводятся в том числе следующие сведения:
- периодичность и методы проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность;
- периодичность проведения температурных испытаний с учетом данных по прилегающим участ

кам тепловых сетей;
- информация о наличии и организации ремонтного хозяйства в соответствии с требованиями 

СП 124.13330;
- перечень оборудования и материалов, включаемый в неснижаемый ремонтный запас, использу

емый для ремонта тепловой сети.

5.9 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства и Иная документация в случаях, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Общие требования к составу и содержанию разделов «Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства и Иная документация в случаях, пред
усмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» 
установлены в [1] (пункт 42).
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Паспорт проекта

Наименование показателей Единицы
измерения Количество

1 2 3

1 Общие данные

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование объекта:

Вид строительства:

Место расположения строительства:

Продолжительность строительства: мес.

Максимальное число работающих: чел.

2 Технико-экономические показатели по трассе
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Ведомость согласований

Наименование организации
Согласование

№ тома, чертежа
Номер Дата
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Пример плана тепловой сети

13
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Геологи
ческий
индекс

инж-  
геолог 
колонка

расч сопр грунтоб 
Ro (кге/кбем)

Описание грунт об

1-IV Техногенные грунты 
слехабшиеся супеси плоелтше

г,-О со строительным мусором, 
серо-коричнебые (рок отсыпки
долее Я  лет

Р о-/0

g lim s Q  g lim s  j

° /у ^ ^ о ° р /

пески средней крупности 
средней плотности, блажные 
с гл 51 м насыщенные бодоь 
коричнебые

Ro-i.O

Пример профиля тепловой сети
Сущ канал

демонтаж плит перекрытия

Пересенку быполнить 

no СК ЗЮ5-98-СЗ

Камера 37С2/16 Пересенку выполнить

Камера 3762/17 

Реконструкция технологической части 
дез демонтажа стен с заменой плит перекрытия

Территория изысканий находится б потенциально 
опасной зоне по прояблениа корстобо -суффозионных 
процессов
Гидрогеологические услобия территории 
проектируемого строительстба характеризуется 
рспространением подморенного бодоносного горизонта 
Воды бскрыты бо бсех скбажинах на глубинах от И м  
до до 5А м что соотбетствует отметкам 
1Ц89-Н2.7
Геологические разрезы приняты по техническому 
отчету по инженерно -геологическим изысканиям 
Оыполненные ООО 'ЗСГПИР: см. 20-00/19-2115-ИГИ

Отмека берха копало или 
берха изоляции трудопробада 

доскональной прокладки

Отметка оси трудопробада

Отмека низа канала или 
низа изоляции трубопровода

Отметка низа траншеи

Гпудина траншей сооружения 

от натурной земли

Длина м

Номер поперечного разреза

Тип прокладки сети

Размеры и материалы 

труд по ГОСТ /  Тип изоляции

Раздернутый план

Суш бент

О М /

/5 .3

бесканально 
на ж б оснобании

Труба Cm 325х7-1-ПП0-ПЗ 
325x7 ГОСТ 20295-85

без бскртя 
I  а/a  ями?

/р г 
x l w

скб 2  1тсз1

бесканально 
на ж б оснобании

Труба Cm 325х7-1-ППУ-П: 

6 изал по
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Пример монтажной схемы трубопроводов

тбО-тЬв
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Пример узла трубопроводов
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

Пример оформления ведомостей объемов работ для прокладки тепловых сетей

Ведомость объемов работ

№
п/п

№ в 
ЛСР Н аим енование вида работ Ед. изм. Кол-во

С сы лка на чертежи, 
специф икации

Ф орм ула расчета. 
Расчет объ ем ов  
работ и расхода  

м атериалов.
П ояснения  

по разм ерам  
и количеству  

согласно  проектны м  
данны м

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

Ведомость объемов и методов производства земляных работ по участкам

Пози
ция

Дли
на Глуб.

Шир.
тран.
пон.

Шир.
тран.
лов.

Выемка
В том 
числе 
мокр.

Объем замещения Обратная засыпка Разб. 
и воет. 

А/Б 
покр.труб. осн. кам. всего местн.

грунт песок всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наименование участка (захватки)

1

П римечания.....
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