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Об уточнении требований ГОСТ Р 53325-2012

На Ваш запрос сообщаем, что по результатам детального рассмотрения 
положений ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства 
пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» 
был выявлен ряд незначительных технических ошибок, возникших в 
результате работ по вёрстке текста стандарта.

В таблице 4.12 ссылка на п. 4.12.4.5 должна быть изменена ссылкой на 
п. 14.12.3.5.

Ссылку в п. А.4.2 на п. А. 1.7 следует рассматривать как ссылку на п. А. 1.6.
Ссылку в п. 8.7.2.9 на п. 8.6.2.2 следует рассматривать как ссылку на 

п. 8.7.2.2.
Благодарим Вас за сформулированные замечания. При корректировке 

текста стандарта они будут учтены.
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