
Поправка к ГОСТ Р 53301—2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испы
таний на огнестойкость

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.8.3

Пункт 9.5. Второй абзац

Элемент
«Библиография»

должна быть эквивалентной норматив
ному значению,
Результаты действительны для кла
панов аналогичной конструкции, гид
равлический диаметр которых мень
ше или больше диаметра испытанно
го (без ограничения), который удов
летворяет соотношению:

[2] СП 20.13130.2011

должна быть эквивалентна норматив
ному значению снеговой нагрузки, 
Результаты испытаний действитель
ны для клапанов аналогичной конст
рукции, гидравлический диаметр ко
торых меньше гидравлического диа
метра испытанного (без ограничения), 
или больше испытанного, при этом 
гидравлический диаметр которого 
удовлетворяет соотношению:
[2] СП 20.13330.2011

(ИУС № 3 2015 г.)
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