
Изменение главы СНиП И-М.4-65

Постановлением Госстроя СССР от 31 янва
ря 1978 г. № 13 утверждено и с 1 июля 
1978 г. вводится в действие публикуемое ниже 
изменение п. 4.12 главы СНиП II-M.4-65 «Под
земные горные выработки предприятий по до
быче полезных ископаемых. Нормы проекти
рования», утвержденной приказом Госстроя 
СССР от 26 октября 1965 г. № 194.

Пункт 4.12 изложить в следующей редак
ции:

&етМ*4у 19?&г-

«4.12. В незаглубленных камерах водоотлив
ных установок надлежит предусматривать, как 
правило, один водозаборный колодец.

Конструктивные размерь! водозаборного ко
лодца следует принимать из расчета обеспе
чения полного удаления воды из водосбор
ника при режиме работы насосов, исключаю
щем кавитацию и аэрацию. При этом глубина 
водозаборного колодца должна быть 1800 мм 
(от подошвы водосборника)».
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