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Изменение и дополнение 
главы СНиП П-ЛЗ-71

Постановлением Госстроя СССР от 30 ок
тября 1974 г. №  221 утверждены и с 1 января 
1975 г. введены в действие публикуемые ниже 
изменения и дополнения табл. 6 и приложе
ния 2 главы СНиП М-Л.3-71 «Детские ясли-са
ды. Нормы проектирования».

В габл. 6 внесены следующ ие изменения и допол
нения:

Т а б л и ц а  6
Наименьшая степень огнестойкости и наибольшая 

этажность здания

Количество мест в здании
Степень

огнестой
кости

Этажность

25 и 50 V 1
90, 140 и 160 Ш 2*
180, 280 и 320 И 2
Корпус с административно-хозяйствен
ными помещениями

11 2

Примечание 5 дополнено словами: «Поверхности де
ревянных стен перегородок и потолков с внутренней 
Стороны помещ ений должны быть оштукатурены».

В графе 6 подпункта «в» п. 6 приложения 2 циф
ра «64» заменена цифрой «46»,

22
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