
Изменение №  1 ГОСТ 6570—96 Счетчики электрические активной и 
реактивной энергии индукционные. Общие технические условия

Дата введения 2004—06—01
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 23 от 22.05.2003)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4443

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MU, R(J, 
TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96. 
Пункт 5.1. Сноску изложить в новой редакции:
« *  С 01.07.97 выпуск счетчиков класса точности 2,5 прекращен. Класс 

точности 2,5 относится к счетчикам, находящимся в эксплуатации до 
первого межповерочного интервала периодической поверки счетчиков».

(НУС № ] 2004 г.)
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