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ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ 5
СОСТАВ ПРОЕКТА

А л ь б о м  I  П З  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  ( р а с п р о с  т р а н я е т  
и н с т и т у т  Г и п р о к о м м у н д о р т р а н с ) .

Альбом 2 АР Архитектурно-строительные решения. 
ТХ технологические решения

Альбом 3 КЖ Конструкции железобетонные. 
ОС 0р2анизация строительства.

Альбом б КИИ Строительнб/е изделия

Альбом 5 ОВ Отопление, бентиляция и
кондиционирование воздуха

Альбомв ВК вобопп̂ __„
ХС Холоаоснаа канализация, кение.

Альбом 7 ЭМ Электросиловое оборудованиеЭО ЭлектроосвещениеГ9 , .
ЭЛ Электротехническая часть (кс ГС).
АОВ Автоматизация отопления и Вентиляции, 

части 1 ,2  АВК Автоматизация Водопровода и канализации. АЗУ Автоматизациязащи-... ' л

Альбомв АОВ Задание заводу на изготовление щитов 
Части 4,2 АВК автоматизации.

АЗУ
Альбом 10 ТМ Тепломеханическая часть.
Альбом Н  АУС Установка автоматической охранно- 

пожарной сигналазацаи.

Альбом 12 СО Спецификации оборудования

Альбом 13 ВМ Ведомости потребности д  материалах.

Альбом 10 С Сметы.
Часть 1 Сводный сметный расчет. г  , А „ ч(распространяет институт Гипрокоммундортранс).
Уасть 2 Сметы.
Часть 3 Сметы.

Альбом  15 Узел прододных средств связи /'распространяет 
институт Гипросвязь).

Альбом/5 Радиосвязь, (распространяет институт ГСП И).

Разработан
Гипрокоммундортрансом defy'

В. В. Ю д ин

Примененные типовые проекты:

ТП0902-1-0.87 "Защищенная канализационная насош
станция” (распространяет ЦИТП, ГСП, Москва, 
А-446, 125818, ул.Смольная,22).

ТП0902Ч-2.В7 »,Защищенная насосная станция 
дренажных Вод " (распространяет ЦИТП, Москва).
ГП0407-3-06.86 "Автоматическая защита дизельных 
электростанций и складов материалов от пожара " 
(распространяет ЦИТП, Москва)

Утвержден Штабом ГО СССР 
Протокол № 61 о т ВО. Об. 90 г.

Введем в  действие 
Гипрокоммундортрансом 

Приказ*!* 60 о т  2$.06.90г.

ИНв.№

Привязан



С о д е р ж а н и е альб ома

Марка Н а и м е н о в а н и е Стр. Марка Н а и м е н о в а н и е Стр. Марко Н а и м е н о в а н и е С тр .

Содержание а льб ом а 2 08-27 Схема систем  Я/. П2, пз, П4 29 0ВН-1В Подпоромер 49

ОВЧ Общие данные (  нача л  о). 3 ОВ-28 Схемы систем  81>В2,вз,В4,В5 30 0BH-f9 Коробки Кр-7; Кр-2 ; К р -3 .
5 0

0В-2 Общие данные (продолжение) 4 08-29 Схемы систем В6, Д1, Д2, BE 1, ПЕ1, Р/, П2, Рз, 31 0ВН-20 Коробка размером i i s s * b o o * 6 0 0

08-3 Общие данные ( продолжение) 5 Р/З, P i4, P1S,P76, Р17. Р38. овн-Н Решётни воздухопаиточные
08-4 Общие данные (продолжение) 6 08-30 Установка систем П7,П2,ПЗ, /74. П л а н . 32
08-5 Общие данные (продолжение) 7 0В-37 Установка систем П1, П2. ПЗ,П4. Разрезб/ 1-1, 33 —

lo ОВ-6 Общие данные (п р о д о лж е н и е ) 8 2-2, 3-3, 4-4, 5 -5 —
£ 08-7 Общие данны е ( продолжение) 9 08-82 Установка систем  П7.П2. ПЗ. /74. Спецификация. 34 —

ОВ-8 Общие данные (о ко н ч а н и е ) /а (начало).*0
ОВ-9 План Вентиляции на отм.-4.700 3 осях 1-9 * 11 08-33 Установка систем П1,П2,ПЗ,П4. Спецификация. 35

„ Р - Ф "  Б л о к  1. (оконч а ни е).
овчо План Вентиляции на отм.-4700 в осях „ / -9 ", /2 ОВ-34 Установка системыВ1.План. Разрез 1-1. Спецификация. 36

„Л -Р ", Б л о к  (. ОВ-35 Установка системыВ2.План.Разрез 1-1 Спецификаци я. 37

06-17 План Вентиляции на отм. -5.200 в осях 1 -9 ", 13 0В-36 Установка системР18,В5.План. Разрезы Н 2-2. Спецификация 38
„ Д -К  ". Блок 2. ОВ-37 Установка системы В4. План. Разрезы 1-1,2-2. Спецификация. 39

ОВ-12 План В ентиляци и на о т м -5.200 В осях „ /-9 ", 14 08- 38 Установка систем В5}Р1,Р2,РЗ,П£1. План. Разрезы 1-1, 40 _
„ Й - Д ". Б л о к  2. 2 -2 ,3 -3 .

0843 П л а н  отопления на отм. -0.700 В осях „1 -9 \ /5 ОВ-39 Установка систем В5,Р1,Р2,РЗ,ПЕ1 Спецификация. 41
„ Р - Ф  " Б л о к  1 ОВ-40 Установка систем В6,ВЕ1. План Разрезы 1-1, 2-2. 42

§ 08-/4 План отопления на отм. ~0.7оо 6 осях „ 7-91 /6 С пециф икация.
„ Л -Р " .  Б л о к  1 QB-41 Установка системыД1. План. Разреза/ 1-1, 2-2. 4Ъ

\
lo 0ВЧ5 П ла н  отоп ле н и я на о тм -5.200 В осях „1 -9  7 17 С пециф ика ц и я. __
ОМ
см „ A -K l  Б л о к  2. 0В-42 Установка системы Д2.План. Разрез 1-1 Спецификация, 44

g 08-/5 П ла н  о то п ле н и я  на отм. -5.S00 6 осях „ 7-91 /8
I1 „ Й - Д ". Б л о к  2. 0ВН-1 Коробка размером 2698*7860* 700 45QQ

08-/7 П лан рециркуляционных выпусков В ' 19 QBH-2 Коробка размером 2000*1465*700
С коридорах. Б л о к  (  2. овн-з Коробка размером зщо* 500* 1 3 7 5

f - 08-/8 Узе л  управления. Схема теплоснабжения 20 овн-у Коробка размером 1900* 500 * 3400 46
каларисрера П7. 0ВН-5 Коробка размером 1760*7000*7700

0ВЧ9 Схема о то п ле н и я . Б ло к  7. 27 QBH-6 Коробка размером 2980 * 500 * 900
0B-2Q Схем а о т о п л е н и я . Б л о к  2. 22 ОВН-7 Коробка размером 1670*1000*800
08-21 Схема притонной в е н тсе ти . Б л о к  7. 23 ОВН-8 Коробка размером 7250*7300*600 470В-22 Схема п р и то ч н о й  В е н тс е ти . Б лок  2. 24 ОВН-9 Коробка размером 11 0 0 * 5 0 0 * 5бо
08-23 Схема рециркуляционной в е н тс е ти  В осях 25 0ВН-70 Коробка размером 950* 700* зоо

* „7 -9", „ Р -Ф " . Б л о к  L 0ВН-11 Коробка размером 950*200*850

1 ОВ-29 Схема рециркуляционной в е н тс е ти  6 осях 26 ОВН-12 Коробка размером 7755*503*650 48| „7 -9 ", „Л -Р ". Б л о к  i QBH-1Z Коробка размером 503*530* 300
* 08-25 Схема рециркуляционной В е н тс е ти  в осях 27 088-/4 Коробка размером 503*530*300

„ 7-9", „ Д -К  ". Б лок 2. QBH-15 Расширители для  истановки датчиков Й08
08-26 Схем а рециркуляционной в е н тс е ти  в осях 28 0ВН-76 П и то м е тр а ж н ы и  ЛЮ 40К 4 9

„7 -9 ", „Й -Д ". Б л о к  2. 0ВН-17 О тв е р с ти я  с с е т к о й

1
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Л и с т

ОВ-1
QB-24

Ю ОВ-8
ОВ-9

овчо
ов-и
08-12

план вентиляции на отм. ~5.гоо 6 осях „ 1-Э“„д-к‘ 
Блок 2. •

0643
QB-19
0845
ОВ46

0847
{овчв
f 0В49

88-20

} ОВ-29
; 08-25

08-26
iOB-27
\ ОВ-28
! 08-29

8-30
108-31
0В-32
8-33

,08-39
1 0B-3S

Я 08-30
г 08-37

3 -38
08-39
08-90
ОВ-91
ОВ-92

Наименование

Общие данные (начало)
Общие данные ( продолжение)
Общие данные (окончание)
план ̂ вентиляции на отм.-9.7о о в осях Р-Ф*.
План ~Вентиляции на отм: -4.700 В осях,,/-9й, „Л -Р ". Блок!.

мок Р.
вентиляции на о тм .-5.200 в осях

план отопления на отм: -4.700 в осях „д-яг 
Блок1
План отопления на о т м 4. юо в о ся х г -9 " „Л- д  •
. Улан отопления на отм. -  S.гоо в осях.. /-9 " ,,д -к -Блок 2.___________________________ ___________  ‘
план л отопления на отм- 5.гоо в осях „/-9г „ А-А" Блок 2._____________________________________ д
План рециркуляционных Выпусков В коридорах. блок /. 2.
Узел управления.Схема теплоснабжения калоршрера 0/.
С х е м а  о т о п л е н и я : Б л о к  1.
Схема о т о п л е н и я . Б ло к  2.
Схема приточной в е н те е ти . Б л о к !
Схема приточной в е н тс е ти . Б л о к  2.
Схема рециркуляционной в е н т е е т и  в осях  

i - 9J\ б ло к / _
СхеM g^р е у й р ^ л  я ̂ ионной В е н те е ти  в осях 
Схема ^ецирм/ляционнои Вентеети в осях
,, 1-9 " А  "* ----------БЛОК 2

тяшионноа в е н тс е ти  в осях 
0*2___________________________

Схема с и с те м  П1, П 2, ПЪ, /74.
Схемы си с тем  81, В2, ВЗ, В9, 65.

Схемы систем В6.ДШ.ВЕ/, П£1,Р1,Р2ЧРЗА13,Р14,Р15Р16,Р17М
Установка систем П1, П2, пз, П9. П лан.
Установка системШ,П2,пзм.Разрезы 1-1,2-2,3-3,4-4, S-5
Установка системП1,П2,ПЗ,П4.Спецификация■ (начало).
Установка систем П/, №, ПЗ, П4. Спец шрикация. (окончание)
Уста н о вка  систем ы  в/, план. Разрез 1-1 
С п е ц и ф и к а ц и я .
Установка системы В2. план. Разрез 1-1 
Ппеи ишикаиия.8-станобка систем д/6, Оз. план, разрезы14 2-2.Спецификация.___________ _ ______
Установка системы 84. план, разрезы f-f, 2-2.спецификация. _______ _______
установка, систем В5,НР2.РЗ,Пб1. План. 
^азоезы 14 2-2 . з-з,
Ш тановка систем В5, Р/,Р2.РЗ, /?£ 1.БШЖ*ачи9'у с т а н о в к а  с и с т е м  в б , в £ -1. п л а н . Разр езы /4, 2-2.
Спецификация.______________ ж_________________
УртцнрВкап систем ы д/. план.Разрезы i-f, 2 -2 .

и*а Чисуста н о в к а  системы Д2. план Разрез f-f спецификация. ___________ г

Типовой проект разработан В соответствии с действующими нормами 
и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие Взрывную, 
пожарную и пожарную безопасность при эксплуатации зданий.

Главный инженер проекта: В. В. Юдин.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ и П РИ Л АГАЕМ Ы Х Д О К У М ЕН ТО В

Примечание I Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 5.904-/3.8.0, 
/-/, 1-2

Заслонки воздушные унифицированные 
для систем Вентиляции.

Серия05.900-1, 6.5 Шиберы,диэлектрические вставки для 
внутренних сантехнических систем. 
Рабочие чептеши.

Серия 0/.03B-S. 6 {
Коробку щ-з, МЗ-2.Коробка для фильтра ФЯР £ 
расширительные камеры PK-Q.S, РК-2(ок-21, 
РК-2П). Рабочие чертежи.

Серия 3.904-/8,
в .0,1,2,$

Клапаны и заслонки для вентиляцион
ных систем взрывоопасных производств.

Серия 5.909-91 Клапаны обратные общего назначения
серия тд к - н- 1-70 
часть Ж. РазделШ альбом3.

Установка дверей, противовзрыВных 
устройств.

Серия 07.909- 3 Л ю к -в ста в к а

Серия 5909-38 ГjSnue вставки к центробежным вен
тиляторам.

Серия 1.999-8 Решетки воздухоприточные. Тип РР.
Серия 1.999-10 Решетки щелевые регулирующие. Тип Р.
Серия 1.999-21 Крепление решеток воздухоприточных 

типа„РРи и щелевых регулирующих ти- 
па,.Рик Воздуховодам и строительным 
конструкциям:

Серия 1.999-30 8.1,2 Установка и крепление вентиляторов 
к строительным конструкциям.

Серия 9.909-69 Детали крепления санитарно-техничес
ких приборов и трубопроводов.

Серия 5.909-1 8.0,1 Детали крепления воздуховодов.
Серия 1999-25 Подставки под калориферы.

Серия 5.3011-17 в. 0, 
1- 1, 1-г

Глушители шума вентиляционных 
установок.

Серия 5.903-2, 8-0,1 воздухосборники для систем отопления 

и теплоснабжения Вентиляционных 
установок.

Серия 5.903-1 Узлы обвязки регулирующих клапанов 

на трубопроводах теплоснабжения 
калориферных установок.

0ерия19О3.9-2 Тепловая изоляция трубопроводов с 
положительными температурами.

Серия 5.904-25
Панели для установки ячейковых 
срильтров ФЯР в строительных 
конструкциях.

Серия 9.903- /q s.8 Изделия и дета ли  трубопроводов 
для тепловых сетей. Грязевики.

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

ТП B-M-225-S0.90 В8.С0 Спецификация оборудования Альбом 12
ТП B-1B22S-S0.90 QB.8MВедомость потребности В материалах Альбом 13
ТП в-Щ-225-£0.90 0ВН-1Коробка размером 2698* 1 8 6 Ох 700 Альбом 5
ТП В-Щ-225-50.90 ОВН-2Коробка размером 2000x1965 % 700 Альбом 5

ТП &Ш225-50.90 РВН-3Коробка размером 3910х 500х /375 Альбом 5

ТП &-Ш-225-5030 0ВН4 Коробка размером 1900%500%3900 Альбом 5

ТП B-W-225-S0.90 000*5 Коробка размером 1760х юоо% 17оа Альбом 5

777 B-W-22S-S0.90 080*6 Коробка размером2980x500% 900 Альбом 5
ТП В-Ж-225-50.90 080-7

IX11!а!
Альбом В

ТП &Sr225-S0.30 ОВН-й Коробка размером 1250*1300% 600 Альбом 5

ТП В-Ж-225-se.30 08Н-9Коробка размером 1100x500% 560 Альбом 5

ТП ВЖ-225-50.90 овн-т Коробка размером 950x700% зоо Альбом 5
ТП ВЖ-225-soM ОВН-11Коробка размером 950% 200% 850 Альбом 5
ТПВ-Ш225Ч0М ОВН-12Коробка размером 1155x503%650 Альбом 5
ТП B-S-22S-S0.30 овн-и Коробка размером 503*530x300 Альбом 5

ТП ВгШ-225-SO.SO ОВН-14Коробка размером 5оз%530%зоо Альбом 5

ТП В-Ж225-50.90 Q8H-15 Расширители для установки Альбом 5
д а тч и к о в  РОВ.

ТП В-Шг225-5В.ЗО ОВН-16Питом етраж ны й лю чок Альбом 5
ТП 8-Ш-225*0.90 ОВН-17 О тв е р с ти я  с с е тк о й Альбом 5
ТП B ^225-S0.30 ОВН-18 Подпоромер Альбом 5
ТП В~Ш22540.30 QBH-19 Коробки Кр-1, Кр-2, К р - 3 Альбом 5
ТП B-IE225-S0.90 0ВН-20 Коробка размером 1155x600x600 Альбом 5
тпв-1у-гг£-5а.90 овн-г1 Решетки Ваздихоприточные Альбом 5

Привязан:

Т П  В -7 5 Г -2 2 5 -5 0 ,Э 0 0В

Q3.9C заглубленное здание 
оз.эд Вспомогательного 

н а зн а ч е н о  я______

еташ лист

Общие данные 
(начало)

Листов

г. МоскВа
KonupoBan:JI%tyZ44S6-o4 4  Ф о р м а т: Й2
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Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем
м3

ПериоЗы
годи
при

t»° C

Расход т е п л а , В т  (пкал/ч)
Расход
холода

В т
(н/тол/ч)

Установ
ленное
МОЩНОСТЬ
мёлтро
ЭВога-
телеи
нвт

на
отопле

ние

ни
венти
ляцию

ни
горячее
ВоёоснаЬ 
Нее на е

Общий

Заглублен ~ -40
зеЗзба ~ТШЩГ 

((30300)
C/H.

Дльботб

53$130t
(460590)

340990
(гэзгоо)

167.Иное здание 18970 -30 зззчя а (zsdiso;
118390

^в/Уоо) 451880. 
(388550)

ёопомогатель• -20
285110
(245670) 84550 

(12100) 370BSO
(3/8310)

кого назначения -10 211 ОНО
(гззозо)

5/170
(44000)

згг/до
(211050

О б щ и е  у к а з а н и я

1. Типовой проект разработок В соотВетстВии с, Рекомендациями 
по проектированию запасных пунктов управления" ОН и л  £ ОН. 05-46.

г. Чертежи отопления и Вентиляции разработаны для 1, 2,3,4 клика- 
тических зон, которые соответствую т „Пособию'кСНиП 2.04.05-86.

3. Основные показатели по проекту приведены 6пояснительной запис
ке, в таблице на донном чертеже и в характеристике отопительно- 
Вентиляционных систем на листе3.

4. Отопление сооружения - Водяное, теплоноситель с параметрами 
150* 10°с. Разработан Вариант теплового п ун к та  вез слева т о р  но со 
узла для теплоносителя В наружных сетях с параметрами 93-70°с.

5. Монтаж систем отопления и Вентиляции производить §  соот
ветствии со ОНиП 3.0S. 01-85.

В. Воздуховоды и элементы систем вентиляции, расположенные 
от наружных ограждении да гермоклапанов, а также обвязка 
спец фильтра должны быть герметичными.

7. Вентиляционные реш етки в  системах вентиляции установить 
в соответствии с серией (.499-81 и  ОВП-19.

8. Все ВноВь смонтироВанные системы вентиляции и отопления 
до сдачи их В эксплуатацию должны быть подвергнуты испытаниям 
и наладке. Наладке предшествует тщательный осмотр систем для вы
явления и устранения дефектов строительно-монтажных работ и от
ступления о т проекта. Системы Вентиляции и отопления должны 
быть налажены на соответствие проектным донным.

9. испытания на герметичность, а такж е сдачу систем в  эксп
луатацию производить в соответствии со СН и/73.01.09-84 и специ
альной программой, разрабатываемой заказчикам.

ю. Для определения подпора и сопротивления спецерильтровисполь
зуются тяганапоромеры ти п а  7НЖ-Н. На воздуховодах до и после 
спец фильтров предусмотрена установка пробно-спускных кранов  
ФЮмм служащих для взятия проб воздуха штатными контрольно-изме
рительными приборами, а такж е для подсоединения того на пора мэров с 
целью определения величины разрежения до и после фильтров и, в  
конечном итоге, степени их запыленности.

И. Для замера скорости Воздушного потока в  воздуховодах в  мес
тах, указанных представителем наладочной организации, делаются  
отверстия фШмм, Закрываемые клейкой лентой по ГОСТ2162-78 после 
нападки, За исключением сварных Воздуховодов из стали в » 2.0мм на 
которых на отверстие наваривается гайка МЮ, закрываемая бол
том с прокладкой (см. ПЗУ-16).

12.В соответствии с серией 07.904-3 для  осм отра и очистки 
мест примыкания тарелей гермоклапанов со стороны чистой зо
ны у  гермоклапанов\ расположенных на наружной линии зерметиза- 
ции, предусматривается установка лю ка-вставки.

J3. В местах прохода воздуховодами и трубопроводами отопле
ния линии герметизации устанавливаю тся Закладные д е та ли  
(см. лист ЯР38т5Ч альбом2).

Щ. Крепление оборудования и коммуникации к покрытию, стенам 
и перегородкам производить по типовым чертежам 5.904-1,1394-30,
1.494-21, 4.904-69 к закладным ( см. л и с т  КЖ 451-62 альбом 3).

15. Крепление опор виброоснований Вентиляторов, воздухоохлаж
дающих агрегатов вы полнить на фундаментных болтах 6.3 Mipxzoo 
по ГОСТ24379.1-80. Болты  установить в  отверстия Ф23мм в* 200мм.

В полу, просверленные по крепежным отверстиям оборудо ва
ния, и залить раствором  на расширяющемся цем енте.

16. Воздуховоды вы полнить:
а) из электро сварных т р у б  по ГОСТ 10704-76*
-  о т  линии герметизации да гермоклапан а В №1,3,8,19, 21,23,24,

26,27.28,31,34.39.
б) сварными из ли с то в о й  ста ли  8*2,0мм о т  гермоклопанов

? №2,3,8,19 до центральных кондиционеров систем П1, П2 и в  вытяж
ных систем аккум уляторной и ДЭС.

В) из кровельной с т а л и  на фальцах в  со ответстви и соСНиП 
2.04.05-86 приложение 19 -  все остальные.

/7. Воздуховоды из электросВарных труб па го с т10704-76* 
проложенные в грунте, Выполнить с антикоррозийным покры
тием, усиленного типа по го с т  9.015-74*

18. Воздуховоды систем ы  П4 о т  электрокалориеререг СФОдо  
Воздухоохладителя те п ло и зо ли р о в а ть  минерала ватными ма 
том и б* 50 мм и  обернуть стеклопластиком В  со о тв е тс тв и и  с 
серией 7.903.9-2.

Гермоклапаны № 9Н 4 предусмотреть В термостойком 
исполнении; прокладки Во фланцах из паронита.

19. Воздуховоды окрасить водоэмульсионной поливинил ацетот - 
ной краской по ГОСТ19214- 80:

а) В рабочих пом ещ ениях  -  п о д  ц в е т  помещений,•
б) в  Вентиляционных • приточные -  в  красный ц в е т ; вытяжные 

в синий, рециркуляционные -Взеленый, наружного Воздуха- вж ёлты й,
8) в  коридорах ц помещениях нанести указанным вп. „6"цветом 

полосы шириной 50мм через 2-3 метра.
го. В помещении аккумуляторной Воздуховоды и трубопрово

ды окрасить эмалью X6-785по ГОСТ7313-73*
21. В  системе Водяного отопления В качест ве нагреват ель

ных приборов приняты гладкие трубы В  комбинации со сталь - 
ными конвекторами т ипа „ Яккорд/'

Трубы прокладыВаются на высоте 20-40 см о т  пола.
22. Трубопроводы и конвекторы отопления окрасить Водо

эмульсионной поли вин илацетатной краской под цвет помещений.
23. Теплоизоляцию трубопроводов отопления с t s 150°С выпол

нить в соответствии с серией 7 903.9-2.
а) основной/ слой -  ш н ур  м инераловатны й 8 - ЗОмм)
б) покры тие-стеклопластик рулонный.

24. Вставки к в е н ти л я то р а м  систем 81,82,83,84.83,86,851,
Д1,Д2 выполнить из стеклоткани 713 по гостШЧВ- 74* с про
питкой лаком Х П - 734.

25. все о тв е тв л е н и я  пр иточны х воздуховодов к  помеще
ниям изолировать огнезащитным покрытием В17М-2 по  
гасТ25131-82.

Указания по привязке.
1. из проекта и склю чи ть че р теж и  и  надписи касающиеся 

клим атически х зон, которы е не о т н о с я т с я  к  району с тр о и 
те льства  сооружения, а т а к ж е  выбрать варианты теплового пункта, 
соответствующий параметрам теплоносителя В  теплосети площадки.

2. При необходимости внести коррективы, связанные с измене
нием технологической части пр о е к та , снятием  с производства  
примененного В проекте вентобарудования и  др.

пт
Начотд.
Н.контр

/ Гл. спей

Ц с п а п н .

Юдин
Коллов
Чсенкоб
Усенков
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ш
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ТП  В - ir-2 2 S -5 0 .9 0 8 8
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вспом огательного

назначения
Стадия

О бщ ие данны е  
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ГипрохвмнунЗортранс
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4
*

Обозна
чение

Коя
сис-

Наименование 
обслуживаемого 

, помещения 
[технологического 

оборудования)

Тип 
уста• 
нобки

Тип. ис
подне- №

Веь
Схема

ти л
Поло
же-
ние

ятоР

L
Р,Па
кГС

п,
Электподб*.

Тип,
исполнение 
по взрыоо- 
зошите

мот

ц,

ель

J!>

B03i

Тип

lyXOiчагребат

\нТй Ре(а‘с\

ель
Расход
теплаЕ йР,Оа

9*00

Тип

ьтр

Кпя
лР,Па
Шс
т г

BOi

Тип

rfyxc

Кол.

юхладигтп

х я ь

?ль
Расход
холода йР,Па

кГс
J U i

ПротиВо
rycmpoL

Тип

бзрь
fcmoi
Кол.

бное7
&Р,ПоРежим Примечание

сис
темы

тем киемвзрыва
займа*

испол
нения м’/ч

об/мин кВт Об/мин Кол.
от до

off!
(ккпл/т I т г

ПОЛ.
от до В т , 

[ккал/чъ
кГс
JO l

~~ КСкЧ-(0 1 -40 5 151850
т о т i т КСкЧ-10 1

, климати- 1 чес кая зона
КСкЗ-(0 1 •30 5 jiejbfy Й № КСкЗ-(0 1 р климати- 

с шкал зона

Воздухозабор 10100 КСкЗ-10 1 •20 5 п г ш $ т
144

ФЯРБ 8 40 КСкЗ-10 1 УЗС-1 В в 1 Д
р климати- 
9 ческаязона

[Ч7в\ КСкЗ-10 1 •10 5 (4f4ml (ч) КСкЗ-10 1 ш т [8890) — (0.Щ ся л климати- ч ческаязоно
КСк4Ч0 1 •40 5 is103ot

т о т ) &Ш КСкЧ-70 1 ЦзчЩ , климати- 1 ческаязона
кскз-т 1 •30 5 Ш то)

К• КСкЗ-10 1 _ климати - 
с ческаязона

КСкЗ-10 1 •20 5 ?1ШЬ) § 144 КСкЗ-10 1 р климати - 
о ческаязона

к ш -ю 1 •10 5 т 144 КСкЗЧО 1
,, климати- 
i  ческаязона

т г Все помещения Ц4-75 10 6 ПрО‘ 38500 1630 1070 ЧА (80 MS
18.5 (070 ФР1.-3 1

65
%
((0)

вн г-з в 84 18 85840 гео \Ра 6оздухозабор\ 1,В,ш
сооружения. Блок И.

!\Щэ Л5
Ц4-75 10 6 Про1 (№5) Ч А (80 Мб Ф ялг 1 БТМ8.1-3 1 /74000) (га) - J

п в г Все помещения ктцз-го
Ц4-76 8 6 ПрО3

85000 7500 1480
4A100S4 88.0 т о ФР1.-3 1 55. внг-з в

84 18 70780 гео \но Воздихозабот Тим
сооружения. Блок!. ЦЧ-Тб 8 6 ПрО1 ( т ) ЧА (0054 (6) Бтмгз-з 1 (6(000) (№) -U

ПЗ в Все помещения
ВЩ14-46
-з-огА-ог Ц14-46 5 1 Про' 10100 т

(по)
1465

4A160S4
15.0 1465 ПФП-Ш 18

7ЯЩ
<% \ Нп Воздихозаборе 1у

1,1-6режиме 
дымоудаления■

сооружения. В-Ц1Ч-ЧВ-
-5-оглеМ Ц14-46 5 / ло° 4А 16054 Фп-зоо 36 т

— j 9 -компенсация Вытяжки

8-11,10-88 / „ (В
4 А 71 ВВ •40 60 15700 РП-(00 6 810 1кл. зона

п у в Все помещения Ц10-28 В.5 ПрО 470 т о
(но)

8810 1.1 2810 СФО-Ю/116 э •30 60 14130 9D ФГ-70
ФП-300

9 190 КСкЗ-6 2 300 87 5 \ На Воздухозабор̂ Ш гкл.зона

В’ЦЮ-88 В.5 / 4А 71 ВВ -И1 с -80 60 18560
м (as) зкл. зона

сооружения. ЦЮ-28 ПО0 •W Ж _ ((ООО 8 670 /37000) 4кл. зона

ПЕ1 1 Дизельная
электростанция. — — — — — 4500 — — — — — — - — — — — — — — КСкЗ-10 В 100 50 75400 , 

(650001М93С-1 1 Ш

В/ в Аккумуляторная.
В-Ц4-70-
■?.5-И1-03А 11,4-70 85 И1 Opd 700

(70)
8885

В71АВ 0.75 2825 УЗС-1 1 7 и
6-Ц4-70-
-гз-тллл ци-по 8.5 и/ ло°

пои
В71АВ

ВВ { Санузлы. Блоку. 8-ЦЧ-75-
-2.5-05 ЦЧ-75 8.5 1 Про голо гочо 4А71АВ 0.75 2840 — — — — — — — — — — — — — — — УЗСЧ 1 7 /7

33 / Пищеблок. В-ЦЧ-75- 
-2.5-Л. 05 ЦЧ-75 8.5 1 П90С т о W8840 4А71АВ 0.75 2840 — — — — — — — — — — — — — — — УЗС-1 1 ц

В4 / Санузлы, медпункт,_ 
хи, насосная. Блок'/

В-ЦЧ-75- 
-3.15-Л. ог ЦЧ-75 3.15 1 ло° 8800т8810 4А 71 ВВ 1.1 В810 — - — — — — ФП-300 в — — — — — — — УЗСЧ 1 1 J

65 в Дизельная
В'ЦЧ-70-
-2.5-ИША Ц4-70 8.5 м ПрО1

500 600 8775
В63АВ 0.37 2775 мзс 1 Т'й

электростанция. 8-ЦЧ-70-
-25-ж-тн ЦЧ-70 8.5 И1 яо• (SO) В б з л г

В6 1 Санпропускник. В-ЦЧ-75-
-Е5-Л.05 ЦЧ-75 8.5 1 о т 500 1370 4АА50В4 0.09 1370 — — — — _ — — — — — — — — — — M3C 1 !,Е

ВЕ1 1 Санузлы. Б лок!. — — — — — 100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — мзс 1 — 1Д

Д1 в Основные помещения В-ЦЧ-75- 
-5 ’04 ЦЧ-75 5 1 Про0

3780 1000 1485 4A90L4 8.2 1425 УЗСЧ 1 и ИымоиЗаленш
сооружения. Блоки.

В-ЦЧ-75-
-5-Л.04 ЦЧ-75 5 1 мВ (по) 4A90L4

(Цс//"* */yc/u/icnvc

д г г Основные помещения
В-ЦЧ-75-
-5-04 ЦЧ-75 5 1 ПрК сосп апп 1485

4 А 9014
8.2 1425 УЗСЧ 1 Т и Лк 1МЛпЯпПРи,ю

сооружения. Блок!.
В-ЦЧ-75- 
-5-Л. 04 ЦЧ-75 5 1 ло°

обо и JUU
(30) 4A90L4

Li - цымицицлснце
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 5 Характеристика отопительно  -  бентиляционных систем

Обозна
чение

Вол. 
сис-

,, ____О вентилятор Электрод\ Ъгатель Воздихонагпебйгтсль ФилШ й,___ Воздихоохладитель Протибобзрыбнм
Наименование Тип

уста
новки

Tun, ис
подне- P,fla Tun,

исполнение 
по Взрыво
защите

Т.о йР,Па
НГС
К1г

АрПп Т-оо<охло- устроит*
Режимобслуживаемого СхемПопе L П, в, п, Тип Кол. нагребаХ

Расход
тепла Тип Кол.

at} Ии
Тип Кол. жденуя.°С HULXuU

холода 
. В т . 
(кхол/т

НГС Тип Кол. лР,Па
кгс
Тб*

Примечание
сис
темы

тем (технологического кие no 
взрыва

№ ЧСПОА
нений ние

НГс об/мин кВт Об/мин о т до о В т  ,fxm/vac)
о т до мг

Р1 1 Д изельн ая9 пРА/тппгт пш п  / о в-об-зот OS-JOB ЧА __ __ 6000
eso
№ гвчо 9А 71 А 2 0.75 8890 _ _ _ __ — — — — КСкЗ-10 9 90 28

35960, 
(31000) — — — 1,н,т

р г / Дизельная
чпрктппгтпмшя B-os-з о т 06-300 ЧА __ __ 6000 & 2890 9А 71А2 0.75 8890 _ __ __ __ — — — — — КСкЗ-10 9 90 88

т ы .  
( з т о )

ггь

Ш -
— — — Ш б

РЗ / Дизельнаяяпрктпп/'тпшша 8-Об-ЗОШ 06-300 9A __ __ 6000
eso
(26) 8840 4'А 11A Z 0.75 8890 __ __ __ __ — — — — — КСкЗ-10 9 90 88

35000,
/31000) ы — — — 1 М

Р 9 / Помещение /в в-об-зот
KTH-ifr/HA 06-300 4A __ __ 1600

JOB
do) 1380 9А56А9

0.18 
6 I f т о _ _ __ __ — — — — КОНОША 1 89 18

3460 
13000)

§ г
— — — Ц ,ш

Р 5 { Помещение 19 к ш т _ __ __ __ WO 3 ! __ __ 0.37 __ __ __ _ __ — — — — — КОНОША 1 89 18
6960

16000) (г ) — — — ш

Р 6 f Помещение 20 к т ш __ _ __ __ 1600 __ __ 0.37 __ _ _ __ __ — — — — — КТН-1.6М 1 89 18 3400
(3000) Щ — — — 1Л,ш

Р 7 1 Помещение 21 КЛИМА __ _ __ __ 1600
AO

(2) __ __ 0.37 _ _ _ __ __ — — — — — КОНОША 1 89 18
3480, 
(3000) I -

— — — щ ш

Р 8 / Помещение 31
в-06-зтА
КТН6-01А 06-300 9A __ __ m o

too
do) 1380 9А56А9 озг

037* 1380 __ __ — — — — — — — КОНОША 1 89 18
3880
(9500) k — — — i / l , i

Р9 / Помещение 32 В-Об-ЗОО'ЧА 06-300 УА _ __ 1600
too
(10) 1380 9А56А9

0.18
037 1380 _ _ __ _ — — — — КОНОША 1 29 18

3980, 
(3000)

cv

Ш -
— — — Ц Д

Р10 / Помещение $2

П/П А о ШИ
в-ОбзвщVTU.4K-IHA 06-300 УА _ — 1600

too
(10) 1380 dА 56Ad 0.18

ОЗТ 1380 _ _ — — — — — — — КОН.ВША 1 84 18 5800, 
(5000) Щ — — — Ш

Р11 / Помещение 91 КЖ6-01А __ __ __ _ 1600
го

<?) — _ 037 __ __ __ _ — — — — — — КОНОША 1 29 18
9060

(3500) $ ) — — — I A S

P1Z 1 Помещение 99 К1Н-1.6-01А _ — — — w o
го
ft) — — 037 _ — — — — — — — — — К7Н-1.6-01А 1 29 18

5880
(9500) ш — — — 1 Д Ё

Р13 1 Помещение 109
в -ттм А
КТНЧЙ'МА 06-300 УА _ _ 1600

100
(10) 1380 9А56А9

0.18
ОЗТ 1380 _ _ _ _ — — — — к т - t m 1 29 18

0380
(5500)

f
— — — ш

Р19 i Помещение 109

Л //7 hO (Ил
B-0S-3WA
KTH'U’OfA 06J00 ЧА _ _ 1600

too
(JO) 1380 9А56А9 " SОЗТ 1380 _ _ — — — — — — — КТН-1.6-Ш / 29 18

6300, 
(■5500] — — — Ц ш

Р15 / Помещение 108
В’ОВ-ЗВМА
KTH-ffrOfA 06-300 ЧА _ _ 1600

wo
W 1380 dA56Ad

0.18
037х 1380 _ __ _ — — — — — — КОНОША 1 29 18

5800' 
15000) АдД

— — — ш

Р16 / Помещение 111

л вп /• о iff л
В-06'ЗОМА
KTHfS-Ш 06-300 ЧА _ _ m o jg\ 1380 9А56А9 °63t 1380 _ _ _ — — — — — — к т м . т 1 29 18

dOSO,
(3500)

си
тin 1

— — — М

Р П / Помещение 117
В'ОВ'ЗОО'ЧА
КТН'16'ЛА 06-300 ЧА — — 1600

too
ft ) 1380 9А56А9 оз/ 1380 _ — — — — — — — — КТН-Ш1А 1 29 18

6960

Ш -
§злш

. — — — Ш

P1Q / Помещение 118 ктн-u-m _ _ — — w o -
го

(г ) — — 037 _ _ _ — — —  . — — — — КТН-Ш1А 1 29 18
5800,
(5000) k

эп
— — — Ш

Р19 / Помещение 118 KTfHS-ffA _ — — — 1600
го

ft) — — 0.37 _ _ _ — — — — — — — К0Н.6ША 1 29 18
5800 
150001

CU
т
~S7f

— — — 1 » Д

р го / Помещение 118 КШН1А — — — — 1600
го

ft) — — 037 _ — _ — — — — — — — КТН-1.6-01А 1 29 18
5800
(5000) h~Б7Г

, — — — ш

Р21 / Помещение 118 KTH601A _ _ _ — 1600 c f _ _ 037 _ _ _ _ _ — — — — — КТН-1.6-01А 1 29 18 5800, 
(5000) $~S7f

— — — ц д

р г г / Помещение 122 ктн-u -m — — — — 1600 A — — 0.37 — — — — — — — — — — КТН-1.6-01А 1 29 18 5800
(1500) $ — — — 1ДШ

* -мощ ность электродвигателя неавтономного к о н ди ц и о н е р а  К Т Н -1 6 -OfА.

Привязан

W F 7 W

ГИП

nt. спец.
Рук, ер. 
исполн.

Юдин
Ноч.отб. Козлов 
Н.конц~усёнШ

Усенхов
Васильев
Маркелобс

Т П  В -  / V - 2 2 5  -  6 0 .9 0 0 3

Заглубленное здание 
вспомогательного 

назначения

ШИШк ШШШ Ш Ы фА

Общие данные 
(продолжение) 
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Характ ерист ика отопительно -  Вентиляционных систем

Обозно
чение
сис
темы

Коя.
сис
тем

Наименование 
обслуживаемого 

. помещения 
( технологического 

оборудованияJ

Тип
уста
новки

вентилятоп электродвигатель Воздухонагреватель ‘Рильтр ! 1оохладипель ПротиВовзрыбное
устройство

Режим ПримечаниеТип, исполнение по 
бзрыоо защите

№
Схема
moo
нет

Поло 
же* 
ние

L
м3/ч

Р,Па
кге
т*

р,
об/мин

Тип,
исполнение 
по Взрывозащите

В,
кВт

п
об/мин Тип Иол.

наРреба/С Расход 
тепла 
. 8 т  
(ккол/час\

йР,Ла
НГС
Л7* Тип Кол.

й Р,Па
Тип Кол.

Too охла
ждения,̂ Расход

холода
В т

( к т ! т
КГС
I P

Тип Кол:&Р,Ла
КГС
WОт до от до

р гз 1 Помещение 134 к т б -т — — — т (S — — — — — — — — — — — — _ КТН1.Ш 1 24 18
5800 
(5000)

ев
(? ) — — — 1 ,Ы

ргц / Помещение 156 KTH'1£-QtA — — — 1608 Я — — — — — — — — — — — — — KTH-f.6-0tA i 24 18 т о . 
т о ) — — — ц м

Р25 / Помещение 138 КПНМ1А — — — — т о
го
(?) — — — — — — — — — — — — _ KTH-fJ’O/A 1 24 18 6300

(5500) Я — — — У М

Р86 / Помещение 138 KTH'l.frOtA — — — — т о Я — — — — — — — — — — — _ _ КШ6-01А 1 24 18 6380, 
/5500) § V -- — — ТДД

Р27 / Помещение 138 КТН-1.6Ш — — — — 1600 ё — — — — — — — — — — — — _ КТН-1.Н1А 1 24 18 0300, 
(5500)

ев
(?) — — — у м

р гв / Помещение 144 KTH'f.6'01A — — — — т о Я — — — — — — _ _ _ — _ _ _ КТНЧ.6'01А 1 24 18 в (П — — — У М
РВ9 / Помещение 144 КПНбШ — — — — 1600 ё — — — — — — — — — — — — — KTtH6'01A 1 24 18 5340

(4600)
Во

(?) — — — Т и т

РЗО / Помещение 148 КТНЧ.6'01А — — — — т о ё — — — — . — — — — — — .— _ _ кгн-ш /а 1 24 18 5800 
/50001 ё . — — — У М

Р31 / Помещение 148 КТН-1.601А — - — — 1600 ё — — — — — — — — — — — _. _ к тгн ш 1 24 18 5800, 
(5000) ё — — — и м

р зг / Помещение 15В КШ601А — - — — т о ё — — — — — — — — — — — _ _ КТН-1.6-01А 1 24 18 т о  
(г too)

ВО
(?) — — — 7/7/7/-1-1—

РЗЗ / Помещение 153 КГН-Ш/А — — — — 1600 В — — — — — — — — — — — _ _ ктн-mtA 1 24 18
6380
(5500)

го
W — — — У М

Р34 / Помещение 153 ктн-м т — — — — т о
го
(?) — — — — — — — — — — __ _ КТ/Н.6-ША 1 24 18

6300
(5500)

го
(?) — — — У М

Р35 / Помещение 153 m u m — — — — т о Я — — — — — — — — — — _ _ КШб-OtA 1 24 18 6300 /56001
го

(?) — — — У М
Р36 / Помещение 154 КШб-ША — — — - т о

гО
(?) — — - — — — — — — — — _ _ КТН-/.6Ш 1 24 18 I860,

(1600)
~ЯГ
т — — — У М

Р37 / Помещение 156 к ты /А - — — т о
го
(?) — — КШб-OfA 1 24 18

4060
(3500)

го
(? ) — — — ГО//

РЗв / Помещение 157
в-о$*от
КТН-М1А 06-300 4А — — т о

ЮО
(10) 1380 4А56А4 о./г

т * 1380 — — — — — — — _ _ КШ601А 1 24 18 6380. 
/5500) ё — — — У М

Р39 / Помещение 160 к т ш — — — — т о
во

(? ) — — — — — — — — — — — — — КШ б-OfA 1 24 18 5000. 
14300) Я — — - Т и т  -/—/—

/

я в
^ Я М Ё ^ Н

шл
■

ШШШЯШшяя я н
Г Г Т Ш  ^ д  Г!Т777!\

ШШй
уммш шшяьж 1 т а  шт нштт чгш тт т т т  лша
Iрук. гр.\васильебо\ w bpAW M I

Привязан

Ин8.№

777 В - Ш ~ г г 5  -SO.90 ов

Заглубленное здание 
Вспомогательного 

назначения

ТОШШь ¥1ШЛ\

Общ ие данны е  
(  продолж ение )

Гипрокоммундортранс 
г. Москва
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Обозначение
н а  п р и н ц и п / -  
а п ь н о й  с х е м е

^ZZZZZZZj.

I

------------s

S----------------- 4

i-------- D

5” ® — f

IZZ1

*"ЕН
S -g b -4

H ^ ) — i

н а  а к с о н о м в т  ■ 
ч е с  н и х  с х е м о к

»

Ф

Наименование

-Внешняя граница герметизации

- Внутренняя граница герметизации

— ДВерь защитно-герметическая

-Дберь герметическая

' Дверь уплотненная

-  ВоздухоВод  и з эл ект р осВар ной  т рубы

- Приточный ВоздухоВод

- Вытяжной ВоздухоВод

— Рециркуляционный ВоздухоВод

-И м п у л ь с н а я  т рубка

-Защитный колпачок на импульсной трубке

■Изолированный участок 
и трубопровода________

-Центральный кондиционер

-Неавтономный кондиционер

-  Вентилятор центробежный

-  Вентилятор осеВой

-Фильтр ячейкоВый

Пред фильтр

-  Фильтр - поглотитель

-  РегенаратиВный патрон РП’ЮО

___Обозначение_____
Наименованиен а  п р и н ц и п и 

а л ь н ы х  с х е м а х
н а  а к с о н о м е т р  
ч е с к и х  с х е м а х

Ф- -  Фильтр ФГ-70

м Г ж -  Насос центрального кондиционера

I s ) — Электрокалорифер

IS I — -  Электрообогреватель

0 СР —  Воздухонагреватель

ф 0 — Воздухоохладитель

птрп -  Защитное устройство на заборе 
или Выбросе Воздуха

& -  Расширительная камера

s— — 1 — f -  Герметический клапан с электропри
водом В обычном исполнении.

*
f — | Л ------ i — i

— Герметический клапан с ручным прибодом 
В обычном исполнении

i— £%?■— ( -  Герметический клапан с электропри
водом Во ВзрыВобезопосном исполнении

i— Й ------- i 5— S — Направляющий аппарат

<— ih — ( -  Заслонка с злектроприбодом

5— C$3----- i 5— C & -----5 -  Клапан регулирующий

5— 1*3-----f 5— i -  ЗадВижка

— t— txd— f — Вентиль запорный муфтоВый

Н - Й — s ------ i -  Заслонка с ручным приВодом

W/A1>=#-  Подшибной потолок коридора

b l 'i ' M -  Шумоглушитель пластинчатый

H Z Z H -  Шумоглушитель трубчатый

Обозначение
н а  п р и н ц и п ц Х  н о  а к с о н о т „ 
а л ь н ы х  с х е м а х  ч е с к а х  с х е м а х

*-<•— *

ь
- Ф -

i— г ------

m

E l

1 ^ .

©@® ©@®

т
г

i

А

M M I— $

Наименование

-  Клапан избыточного даВления

-  Обратный клапан

-  ДОЕ/&50

-  Люк-ВстаВка

Звукопоглощающий экран

-  ОтВерстия для перетекания Воздуха

-  Забор Воздуха из нижней зоны помещения

-  Фильтр тонкой очистки ЛАИК

-  Прибор для дожигания Водорода ПДМ

-  Тягонопоромер ТНЖ

-  Измерительные приборы абтоматики

— Вентиль запорный фланцеВый

Неуказанные на чертеже услоВные обозначения 
Выполнены В соотоетстВии с ГОСТом.

к-Прижим тарели гермоклапаноб со стороны 
затемненного треугольника.

/

Привязан

инё. н°
ТП  B - j V - 225-50.30 ОВ

Заглубленное здание 
вспомогательного назначения

С т а д и я  Л и с т

Общие данные 
( продолжение}

КопироВал -- 3 Формат • А В
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П р и н п и  пи а льн а я с  ос в  pa Qf

t i g  - ю т  sJ?
I ’ M  * Г 70 U 700

A -

® - ш т ®

© р ф § >  

* 0 * 1

4

НИ
i
1Ш

Lao во L585D

ТПШГ ~П1ШП

i  m o L 100 LB800

ah' as

2k -  2L Ж ?  3L

ЯЬЯй. J b & E
i t s f e l

&€

! I

аёааийный £8 *» 
t&noc хладона T

I - h R T

Кислотная

t
J 1 '4 t

v
K C T C Пот. 1ST

/ С С Г С

( р з Л

Помещение 
I6i K ci

^  Пом.iSB
- L  #ССГС  

>

Ломещенш
160 K C T C

Л д  П о м е щ е н и е  
/0У  « ЛГЛЛС

< i
| p / D  Г ^ П  ^

Ig /g l Помещения \y  75Г ю г ж и г ,и з  v  
( Л  no y m t

Помещения
115,116,118

ус юс

Помещения  
111, tzs, 140
141,14 г  ycr/v

С Е З г

I /йгиенич0УШ '

Камера j  Камера нам
ВкбдтП

1 Помещение подпорт у остановки Шрежима

V V

[смещение 
1ЧЧ УСВ]ч

v - y  I
I [S у  |о

[р 7 7 1

дежурный 
А

Г
/7 /

Л в / . /

ч н

К Т Ц Ъ - Л .5

НК-1

V  ^

Помещения 
1В7,188,189 
130,1 ,̂156 

ПРЦ

Помещения 
134.135J36. 
137, ПЪ 

ПРЦ

Помещения 
ИЗ. 160/181,182
167 УС АЛС

[ е Ш Г Рёг\

КладоВая
дехрёда

ОператиВныл| |и  О FfЯЫ|мтш1и С __ef
Iff3

Ърмети
тамбур

е / у

V ПереВязочная-  
операционная ж

/

Помещения 
146,147, 148,150, tsa, 
153,154, 156,157 

ОС В/ч
\рЕч \УрЭв \ (рз7)

Помещения 
Ю8,Юд/но 

УС ю с

I-----------U<1 К атната
'КяааНт Мтиая Т >  ПЦ“щ ™

Г - 4 -  -
kta“ " f S S S L

<

V

.....
К а б и н е п ^ ^ ^

отдыха

j l : Я К |)-ф . 

■да —  к |ъ ф |

у  М аш зал

v

’защищенным 
с кВа оминаю

У те ч к и

^ r l f a o o
ПППШП

и < _ 4 _ 1 — 4«, J
са го

Утечки

РК-1 .Система холодоснабомения

ктиз-ео

(Б-**-
н к-г

г

cjfc -
1пг

Лы ш й т р убка
1КС/Д31

РК-8 система холодоснабнсения

УслоВные обозначения -л и с т  О В -б  
Экспликация помещений дана на листах  
Й Р -1 Щ П Р -3 , альбом I .

привязан ГИП Юдин 03.9011

КоълоВ 03.90
Н. контр УсенкоВ 03.90

— / - Гл.спец. Усенко В 03.90
рук.ер. досилбеВа~т Щ 03SD

л  Но. л  2------------- Исполн. МоркелоВа <щ*1 03.90

ТП В - / У - в г 5 - б 0 .9 0 DB

Стадия
Вспомогательного назначения

Общие данные 
(продолжение') ГИПРОКОММУНДОРТРЯНС

г. Москва____
Z4456-04 fO Формат  Я£
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Таблица работы Вентсистем и запорных ус тр о й ств  по режимам Вентиляции

10

Режим
Вентиляционные системы Запорные устройства

Л/

Режим I

Режим Е

Режим Ш +

ПЗ

+

пкпи bi

4-

82 ВЗ

+

+

85 вб ва Д1 дг

+

4-

щпщпг

+

ПЗ ПЗ

+

ПЗ Пк Лк П к Пк П к Пк

4-

Пк Пк

+

Пк Пк Пк
18

Пк П1
20

В1
21

81
22

В2 Д1
23

+

П2
Вк 25

ВЗ
26

+

Вк
2 7

3 5 3 5

28

+

29 3 0

В 5 3 6

3 1

3 6

3 2

3 6  0 ,8

3 3 Зк
П2 П2

36

+

4-

пг
3 7

ВЕ1
3 8

+

пг
ко

4-
4-

П 2

+

кг

4-
+

4-

Д1
к З

+

Д1
кк

4-
+

Д1

+

4-
4~
+

5= 4- + 4- + 4- 4- +

б р е м я + 4- 4- а л ш
> ы т о  /  \

+ +

Проектом предусмотрены следующие биды упрабления 
системами Вентиляции:

1. Местное ;
2. Дистанционное ;
3. Автоматическое.

1. Местное упрабление предусмотрено •
1.1 -  для Включения и отключения Вентиляционного оборудова

ния с злектроприбодом по месту при его наладке, ремонтных 
работах и эксплуатации;
1.2 - для пуска и отключения Воздухоохладителей Pk*Pk1, 
управляемых затем комплектными терморегуляторами, уста
новленными В обслужиВаемых помещениях;
1.3 -  для пуска и отключения Воздухоохладителей Р1, P2t РЗ 
по месту (открыбаются Вентили на подаче Воды, Включают
ся Вентиляторы)  после запуска дизелей;

Должно быть обеспечено следующее положение запорных 
устройстб:
Ik  -  задВижка к2 открыто постоянно, кроме периода,  В 
течение которого производится ремонт ГК /;
1.5 ~ ГК 4.5,6,7 открыты Б особый период постоянно, закрыты 
только о случае регламентных работ и В мирное Время;
М -  9 г п  постоянно закрыты, открываются только 6 
шрежиме Вентиляции при включении В работу системы Пк;
1.7 'после Включения системы ПЧ, до Выхода на эксплуата
ционный режим работы фильтров ФГ-70 (после СФОтемпе
ратура Воздуха 60°с, после Фг-70 температура Воздуха *300°с) 
ГК 15,16,10 закрыты, ГК 8 + Ik, 17,19 открыты /продувка системы). 
После обеспечения требуемого температурного режима
ГК 15,16,18 открывают, а ГК 17, /9 закрывают по месту.
1.8 -задВижки kO,k1открыты постоянно для обеспечения подпора 
6 помещениях артскВажин и закрываются 6 аварийных ситуациях; 
19 - для периодического включения и отключения привода 
самоочищающегося фильтра кондиционера системы П/;

в. Дистанционное управление предусмотрено для обеспечения:
2.1 -  Включения и отключения Вентиляционного оборудования 
систем П1,Пг,ПЗ,Пк,В1,В2,ВЗ,Вк,В5,В6,ВЕ1,Д1,Д2 В случае 
эксплуатационной необходимости;
2.2 - работы Вентиляционных систем и запорных устройств 
по режимам Вентиляции В соответствии с таблицей;
2.3 - Включения и отключения электропечей ПЭТ'9 на основном 
боздухозаборе и воздухозаборе ПЕ1;

Управление, блокировка г сигнализация.

2. к - открытия одной из заслонок 35?38, k3*60 для удаления 
дыма после пожара из соответствующих групп помещений 
согласно таблице к (  см. пояснительную записку):
г.5 - Включения Вытяжных Вентсистем для удаления дыма 
и соответствующих помещений:

В Г  аккумуляторная, кислотная;
В2- с/у (блок 2 );
ВЗ- помещения пищеблока;
Вк- насосная, холодильный центр, с/у, медпункт (блок!);
85- машинный зал ДЭС, склад ГСМ;
В6- санпропускник;
ВЕГ с/у (блок 1 );

2.6 - отключение работающих систем Вентиляции по 
команде пожарного расчета или по месту.

3. Автоматическое управление обеспечивает:
3.1 -  Включение резервных Вентиляторов систем П1,П2,ПЗ,Пк, 
В1, В5,Д1,дг при Выходе из строя рабочих;
3.2 -  отключение Всех Вытяжных систем при падении под
пора Во Е-ом режиме Вентиляции до 30 Па:
3.3 -  блокировку приточных и Вытяжных вентиляторов с 
герметическими клапанами, расположенными на наружной 
линии герметизации: 81-ГК21; В2-ГК23; 83-ГК26; Вк-ГК27; 
В5-ГК20; В6-ГК31; Д1-ГК2к; Д2-ГКЗк;ПЗ-ГКЗ; Пк-ГК8,19;
3. к -  блокировку приточных Вентиляторов систем П1, П2
с направляющими аппаратами, регулирующим клапаном 
и насосом камеры орошения блока бТМ •
П1.1 - НА 11, НК-1, РК-1; П2.1-НА 2.1, НК-2, РК-2;
П 12  -  НА 1.2, НК-1, РК-1; П2.2  -  НА2.2 НК-2, РК-2;
3.5 -  с помощью регулирующих клапанов РК-1 и РК-2 требу
ющуюся температуру Воды, подаваемой В поверхностные 
воздухоохладители центральных кондиционеров по темпера
туре Воздуха после вентиляторов систем П1, П2
( t дозд. -18*1 °С). Способ регулирования астатический.
3.6 -  по сигналу „ Пожар"  в 1, Е режиме Вентиляции и 
В мирное Время:
блок 2 -  отключение систем П1, В1, В2;

-  закрытие заслонок к3+53; 20;
-  включение систем ПЗ, Д1;

блок 1 -  отключение систем П2, ВЗ, Bk, В5,86, BE/;
-  закрытие заслонок 35+38, 5k+60,25;
-  Включение систем П З ; ДВ ;

З а к р ы т о  /  \  О т к р ы т о

Дымоудаление из основных помещений сооружения осуществляется 
системами Д1,Д2 по приточным Воздуховодам. Отключение систем 
вентиляции, работающих на дымоудаление производится из 
диспетчерской по команде пожарного расчета;
3.7 -по сигналу „ Пожар * 8 помещении машинного зала ДЭС или склада 
ГСМ отключается система 85 и закрываются ГК-29,30 (Включает
ся Вентилятор и открываются ГК дистанционно из диспетчерской); 
38 - блокировку вентилятора В6 с ГК-31,32,33. При использовании сан
пропускника система 66 включена, гкз1,зг открыты, ГКЗЗ закрыт. 
При использовании прямого Входа система Вк не работает, ГК31,32 
закрыты, ГКЗЗ открыт;
3.9- блокировку ГК21 и 22;
3.10- исключение возможности заряда аккумуляторных батарей при 
неработающей системе В1;

к. Проектом предусмотрены следующие Виды контроля и сигнали
зации для систем Вентиляции, обеспечивающие:

-  сВетобое отображение состояния Вентиляторов и насосов 
(работает, не работает), гермоклапаноВ и заслонок с электроприводами;

-  световой и звуковой сигнал при падении подпора В сооружении 
во I  и Ж режимах Вентиляции до 30 Па ;
- световой и звуковой сигнал понижения температуры воды в  

обратном трубопроводе калорифера основного Воздухозабора до t=25°C;
-  контроль температуры Воздуха В точках:
- до калорифера основного Воздухозабора t -диапазон tnop. Воздуха
- после калорифера основного Воздухозабора t*9+ +5°С
-  после Вентиляторов систем П1, П2 t=18*/°C
-  после электроколорифера П к t z60°c
-  после калорифера Пк t-27°C.

Для Вентсистем и запорных устройств, отмеченных двойным зна
ком, Верхний знак соответствует нормаль
ному состоянию Вентоборуоования, 
нижний знак -  Возможное состояние Вент- 
оборудования при данном режиме Венти
ляции.
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С  п  & ц  и  cp и  к  с/ ц  и я  о т о п и  т е л ь и о  - & е н т и л я ц  и о н н ы х  /уст ановок

поз

пн.

т.г

П1.3

т .  4

О бозначение

Кондиционер К743 -31.5

т у г о -з / г / г в -о ^ я у

ТУ 2 2 -6  (18-

ту  -5 7 6 7 -0 4

Наименование Кол.

П1

правого исполнения
схема с п е ц и а ль н а я

комплектно:
$  камера воздушная
Кв 0,5-3 05.52/04

5)фильтр Воздушный

ФР/-3 03 2//ЗУ
с электродвигателем
4яявзяч, н*аг5кВт,
п  * /440 об/мин.

В)комера обслуживания
ка-з оз. 5оо о у

Z) ваз духо охладитель

двухрявный 8Н-2’3
оз. юг/у

В) блок тепло масса-
обмена б тм -гп -з

оз. о г /24

с насосом K4S/BO
П- 7.5кВт» П*2900об/нт. 

е/блок присоединитесь•
ный 5П-1-3 03.53004

Вентиляторный агрг-

га т В-ЦЧ-75-/0- И с
Вибро из оля торами
комплектна:

а) Вентиля то р  ЦЦ-75Н/0

исполнение 6, полооке- _
ние Про
б) электродвигатель
ЧЙ180М9, HSKSm;№%u. f
Фильтр ячейковый
т и п а  Ф Я Р 6
Калоридрер

биметаллический :
теплоноситель 150-70с
1кл.вона Кск-4-Ю
2 кп.зона КОк 3 - Ш
3ко. зона КОк 3-/0

4кл.зона КСК 3-/0
теплоноситель 95По0с
1кл.зона КСк Ч- /о

8

Нассо
ед.ке.

76.0

г7б.о

7В.О

390

/6/3

/56

138

1.9

95.0
68.0
88,0

68.0

85.0

Приме-
чание

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. flfaccq
едко

Приме
чание

г кл.зона кскЗ- /о 1 6В,0

3кл.зона КОк3-/0 1 68.0

4кл.зона КСкЗ-Ю 1 68.0

П/.б 1. У94- 85 Подставка под к  ало- г 2.0

рифер
П/.6 Противобзрыбное 2 43.0

устройство 93С-/
П/.1 0/. 038-5 В. 1 Коробка для УЗС-1 2 140.0

п/. 8 7У 26- 07-1082-74 Клапан герметический г 293.0 ______
ИЯ 01009-606 с электро
приводом 50292

N 1,2
Л1.9 5.904-13 Заслонка воздушная / /6.8

выпуск 1-2 унифицир о ванная
т и п  Р 500Р

П1./0 5  904-13 Заслонка воздушная / 43.6 -
Выпуск /-1 у ниср ицир обаннаЯ

ти п  Р/ооох/оооэ нго

п и / S. 904-13 Заслонка воздушная 1 4.85
выпуск л г у н ифицир о вонн а я

т и п  Р2О0Р
п и г 5. 904- 41 Клапан обратный г /7,8

об/цего назначения
КОП- 05 сеч. 800x800

п/./з 5. 904-38 Вставка Н.00.00-)9 г 3.47

сеч. 725x725
л/./ч 5.90468 Вставка В.00.00-/5 г 2.77

Ф f ООО
п и 5 К а т а л о г  ЦК6Я Задвижка параллель - 1 18.4

нояЗОчббр с вь/дбижнт
шпинделем, фланцевая .
чугунная Ф50, к4г

л и  6 Т У 16-531. 609- 77 Печь электрическаяШд г 5 0

П1./7 07 904-3 Яюк-Вьтавка Лв-62,Фбос / 1/3J2

П1/8 0ВН1 Коробка размером / 2/4.0

2648- /860- 700
Л1./9 5  904-/3 Заслонка Воздушная 2 37.1

Вы пуск /-8 Унифицированная PBQ02
П/.80 5. 904- /7 Глушитель пластинча- в 259.2

тый 7ПВ-3, Я72.179.000-4
П1.21 05.900-1 Шибер 2 43.)

выпуск 3 Г87 600. 00.000-1/
П/.22 о в н -9 коробка размером 1 650

1/60x500x1560

run
Нач.отд Козлов
H.K0H7D
Гл.спеи
РУ*, гр
Цспоан.

Юдин

бсенкеб-
УсенкоВ..
восильебя.
НаокелоВа

Марка
паз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг.

приме
чание

т . г з 08Н-2 Коробка размером 1 /42,0

2000х /465 700
П1.24 ОВН-4 коробки размером 1 т о

(900x600x5400
П/.25 08Н-3 Коробка размером 1 /57,0

34/0x500х )375

п г
П2. 1 *§1J

1
вого исполнения 
схема спеииольная
комплектно:
а/камера воздушная 1 95.0

К в -0,5-3 02.52/04
б) фильтр воздушный 1 /98.0

СРР/-3 02.24134
в) камера обслуживания 1 97.0

КО-3 02.50004
г) воздухоохладитель 2 250
двухрядный вИ-2-3

62 /02/4
а) блок тепломассо- 1 960
обмена 2ТМ 2./-3

02. 02124
... с насосом К 48/30а

Н*5,5 к Вт; л *2300об/мин.
г) блок при соединитель- 1 120.0
ный 60 -1-3 02.53004

В Я Ц4-76-8 ак) Вентиляторный 2 785,0
агрегат, радиальный^
Ц4-76Н8, исполнение
И6, положение консула Про
с электродвигателем
48/tO S 4, Ы -ггк8т.

93S0
ОД?
0130
03.30
0190

П р и в я з а н :

Ш Е2.
Т П  8 - 8 - 2 * 3 - 5 0 . 9 0 08

Заглубленное здание 
вспомогательного  

назначения_______

Копировал: Ф ф + Г

Установка систем л/, Л€, 
лз, ля. Спецификация.

/на ча ло).________
Z44S6

Стада. Лист
зг

Листов

Типрохоммундортранс
г. Москва

О У 3 5  ЯР ар Мат: 8 2
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С п е ц и ф и к а ц и я  о т а п и т е л ь н а  -  В е н т и л я ц и о н н ы х  уст ановок

Марко
ПОЗ.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Maccq 
2d. кг

приме
чание

as 1115об/мин с на прав-

1 § I § § о 3*

3241534
п8.г 5.3оч4 3 Г 1 1 225

Вы пуск 1-2 унисриуироё а н н а я ____
т и п  РбЗОР

т з 5.304-/3 Заслонка Воздуш ная 1 33.6

Выпуск 1-1 ун и ф и ц и р ова н н а я

т и п  Р800КВ009 Н  25
л2.4 В. 904-41 Клапан об р атн ы й 2 17.2

общ его назначения

КОП- 0.5 сеч.200x300

п.гв 5. 904-33 ВстаВка В. ВО. о о -14 г 2,69

ФЗОО.
П.2.6 5  904-33 ВстаВка Н.ОО. О О -13 г 3.04

сеч. 6S5xS75
/7.27 05. 900-1 Ш ибер г 3ZS7 __

Выпуск 3 г а  7 боа. о а. ооо- ю ___

П.2.8 5. 904-17 Глушитель пластинчатый 3 135.1

В ы п уск  0, 1-3 ГП2-3 Р  76172.000- 05

п г з 5. 904-13 Заслонка воздушная 1 36,3 _
Вы пуск 1-1 РЮООХ/ОООР

/57.0п г/о 0 8 Н -5
короока размером  
Ибо х /оаох п а о 1

ns.fi ОВН-6
короока размером  
2930x500x500 1 1263

п г / г ОВН-7
кора о к а  размером  
161 Ох ШООх 300 1 /00,0

шт / з 5  904-/3 Выпуск 1-2 Заслонка т и п а  P2QQP / _
/73

П3.1 7922-5669-34
вентиляторный агрегат 
В- ЫЧ-ЧВыЗ комплектно: 1 П05 _11

Ц/4-46н5 исполнением1

01 !

с Виброизолятор ам и

б)электродвигатель __ _
4B160S4; 15,0 к В т;

/466 об/мин.

п з г 7 У22- 5669-34 Вентиляторный агрегат 1 1706 -

8-4/4-96 н5 Комплектно'.

^Вентилятор родиольныи

Ш4-4£н5 исполнение н /
положение коЖихо ПО*

с 8и5оо из оля торам и
б) электродвигатель
4216094: 15.0 к В т :

1465 об/мин.

Марка
паз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг. I

!

лз.з Предфильтр ПФП-ШОО 12 53.0
93.4 Установка из Фильтров 36 65.0

поглотителей ФЛ-Заа
(колонки поЗ шт)

93.5 79 26- 07-1032- 74 Клапан герметический 1 893,0
ИЙ 01009-  600- с злектрс
приводом 60292 т/3

93.6 ТУ26- 07-1082-74 Клапан герметические ч 194.0

ИЯ ОЮ/О- 4О0с ручным

приВодом N 4, 5,6.7
П3.7 Клапан избыточного 8,5

давления кидм-еао

173.8 5. 904-38 вст авка И. ОО. ОО- /1 2 164
сеч 355x 355

т  9 5.904-32 ВстаВка 8.00.00-09 2 1,71
Ф 500

93.10 5. 904-4/ Клапан обрат ный 2 12,1

общ его назначения
ка -o w , Ф бза

П3.11 0 5 -9 0 2 4 Шибер г 8,9

Выпуск 3 ГДТ600. 00. ООО- 06

— А74

П4.1 вентиляторный агрегат 1 54.0
Ц/О-28 н2,5комплектно: -------^

— а)Вентиля тор радиально/l
Ц10-23 н2,5 исполнением1
положение консула /7ров
б)электродвигатель
4Я71В2s 1,1 кВт;

ПЧ-2
23/0 об/мин:

Вентиляторный агрегат 1 54.0
Ц10-28н?,$ комплектно.

------ - сОвентилятор радиальный
1110-22 н2,5 исполнение н 1
положение кожмхаЛО*;
б)электродбиготель
407/32; /, 1кВт;
2В/0 об/мин.

~Цч.З T9/6. 68/-057-89 Злектроколорисрер ■■
/кл.зона СФ0-/8/0.5-НГ г 93,0

Вкл.зона сфо-/о/а 6  -H I г 930
Зкл. зона сфо-£о/о.£-и1 г 43,0
9кл зон а СФО-/0/0.6- И1 2 93,0 —

Марка
поз.

О бозначение Наим енование Кол. /Касса
ед.кг.

Приме
чание

П4.4 Установка иь Фильтров-погло- 2 65.0

тителей *Л-ЗОо1калонха-2шт)
п 4.5 Регенеративный 6 80.0

п а тр о н  Р/7- /ОО

П4.6 79-5757-34 Калорифер бим еталли- 2 38.0

чески й  КС к 3-6.
174. 7 7У  26-07-1082-74 Клапан герметический 2 500

ИЯ QЮ12. 200с глектропри •
ведом А-18УЗ дВ, /9

П4.8 7926-07-/022-74 Клапан еерметииеский 4 340

ИЯ 0!0/3.200 с руины м

приВодом н/5, /6,17, /8
п 4 .9 05. 900-1 Шибер 2 162

Вы пускЗ ГД Т600. 00.000

П4.10 5. 909-41 J

2 4,6

общего назн ачения
КО, Ф 250.

П4.11 5.904-/3 \I1 2 4.85
Выпуск 1-2 ФицироВанная P-20OP

П4.12 Клапан избыточного 2 4,1

давления KuRM-Wo

Л 4.13 5 904-52 Вставка Н.ОО.ОО-О/ 2 0.7

сеч. 145х//5
/74/4 5.904-33 Вставка В. 00. ОО 2 0,62

Ф/60
П4.15

31t1

9 50.0

Ф Г - 70 В  к о м п л е к те

с рччными геямоклапа-

н ам и К  Г - 2000 6

/74.16 0 S H -/4 Коробка размером 1 /3.6
503x530x300

П4.17 ОВН-13 Коробка размером 1 13,6
503x530x300

Привязан:

— __________________1 ______ |____ 1___

777 8-6-225-50.90 а8

run Юдин
Козлов^ йьЛ- 93#0 3 а глу Пленное з д а н и е  

В спом огат ель наго  
н а зн а ч е н и я

К17М-М WF/ПЗ.А ТТВТТН'Ж
УсенкаВ _ч*~ о2,9с Р 133Cff,cney. УсенкаВ— 03,Зо

Гук, гр. Васильева 02.90Установка си стем /7/,/72, Гипракаммундортранс 
г. Моек да4САРЛН, КаркемВа ti,9o ЛЗ, Н4. Спецификация

Г /око н  ч а н и е  1.
Копира Вол.' Ф Щ ’ 2 4 4 5 6 -0 4  3 6  Ф о р м а т  Д2
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Спецификация Вентиляционных установок

Шорка
поз Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.ке
Примеча

ние
в г

в г ./ 78 88-5933-85 Делегат Вентиляторный 1 зв.4
В-Ц 4- 76- 8.5-05 с
Вибпаиъапяторанш
комплектно:
а)Вентилятор/ UV-7S
/9 3.5. исполнение /.
положение ПрО°
LТ) электрод Виват ель
4й 71Я8. 0.7 S кВт 889 О Л /мш

в г. г S.904-38 Вставка Н. 00.00-03из / 0.88

стеклоткани. сеч/76*/75
88.3 £904-38 Вставка В. 00.00-03 из 1 0.91

стеклоткани. ФгУО
В 8.4 0S. 900-1 Выпуск 3 Шибер ГД7 600.00. 000 -03 1 3.64
B8.S 79ВВ-07-/088-74 Герметический клапан / 106.0

ФЗОО тип ИР01009.300
с электроприводом типа
Й -1693 л г з

в г. в 07.904-3 Дмк-ВстаВка ЙВ-3 Фз/S 1 13.4
вг.7 01.036-S Выпуск { а L 1 sso.o

Зля «зо /. р к -г
в г. 8 07.904-1

121 / 4з.о
эстраистВо 93С-1

вг.э 01.03B-S Выпуск 1 Коробка 93 -3 для 1 /86.0

установки 930
В8.10 S. 904-41 Клапан обратный 1 4.6

общего назначения
КО . Фзбо

в г. и S90V-/3 Заслонка Коздошная 1 S.03

Унифицированная PBS0P

тп в-Ж-гг5-S 0 .9 0  -ав

Привязан ГИП Юдин 03.90 Заглубленное здание 
Вспомогательного назначения

Стадия J/ocm Листов
Начлтд. Козлов ^ 03.90 Р 3 5Н.КОНТО. Всенков Й4, 03.90
Гл.спеа. Усенков Ш а Р 03.90 Установка системы ВВ. 

План. Разрез 1-1. Спецификация Птрокоммундортранс 
г. Москва

Рук гр. Васимева 6 Ш
Инв. HS Исполн. Маркелова J u iL 03.90

Копировал '-(OqsJ j 2 4 4 5 6 - 0 4  3 Z  формат я г



Р а з р е з  i - i Р а з р е з  2 - 2

38

Спецификация Вентиляционных установок

® — <£>
П л а н

- Ц

III

П л а н

Привязан :

ИнЁ. //-°

. -/■ 700
- nZ H

~̂ ~г.ооо

500X400

J r

-s.e o o

Марка
поз Обозначение Наименования Нал Масса

ед.ке
Примеча

ние

ВЗ
33.1 ТУ 62-5933-85 Лгрегат Вентилятор'- / 36.3

мш  В-ЦЧ-15-г.$-Л.ОВ
с Виброиъоляторати
комплектно:
а) Вентилятор Ц 4-75 a/P.S

исполнение Л положение
Л  90°

В) электродВигатель
4071 я г, 0.75кВт
2800 об/мин

вз.г 5.900-38 Вставка Н.00.00-03 / 0.86

сеч. 175 х /75

вз.з S. 904-38 ВстаВка В. 00.00-03 4 0.91

ф 250
вз.4 05.9004 Вб/л.З Шабер ГДТ600.00.000-03 4 3.6 Ь
33.5 ту ев - 07-/002-70 Герметический клапан / S0.O

фзоо тип ИЯ01009 с
электроприВодам

Й-18УЗ Л  36
В3.6 07. 904-3 Люк-Вставка ЛВ-3, Фз15 / 43.0
35.7 07.904-1 ПротиВоВэрыВнае / 43.0

УстроистВо 93 С ~ i
£3.8 01.036-S Вып. / Коробка 93-3 для / /86.0

устройства УЗС
ВЗ.З о/.озб-s  Вып. I Расширительная / гго.о

камера РК-3
Р16 /применительно к Р *4* \P15r т )

Р Ш ТУ £2-5904-80 Нондиццонер неаВто - 1 170.0

нотный КТН-/.Ё-04Й
р/е.г ТУ 33-5863-84 Йереват Вентиляторный 4 25.0

В-0В-зоо -4Я комплектно:
а) Вентилятор осевой 

06 -300 /140
6) Электродвигатель 
ЧР56РЧ i о./Еквт i /380об/мин

Р/6.3 5.904 -38 ВстаВка В,00.00.-08,Фш 4 4.S9

777 В  - [ V - 2 2 5 - 5 0 . 9 0  О В

Г И П

Нач.атд, 
Н.канта 
Гл. спец. 
Рон.ор. 
Испалн.

НЗдин 
Йозлоб^
Усенков

03.30
03.90

УсенкоВ
Васильева

Ш . .
Полировал:

Заглубленное здание 
вспомогательного назначения

УстаноВка систем Р/6 , ВЗ. 
План.Разрезы 4-f, 2-ё. 
Спецификация_________

Стадия Лист ЛистаВ

Р 36

/ипрокоммундортрйнс
г. Москва_____

Формат Я В2 0 0 5 6 - 0 0  3 3
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План

физох 9 к Вытяжно
му оголоВку

Специф икация Вент иляционных уст ановок

7 7^-з.гоо

Р а зрез 2-2
Феоо ФьгвхЗ

-/.700

фззохЭ к Вытяжному
к е м .  О ГО ЛО В К И

W T W  - i f .  7 0 0

ж !

© к ------- ©

Марка
поз Обозначение НаименоВанце /Хал. Vlacco

ед.кг
Примеча

ние
ВЦ

ВЫ ТУ88-5933-85 Rrperam Вентиляторный i 4б.4
В-ЦЧ-75-3.15-Л02 с
ВиВроизоляторами
комплектно:
о )Вентилятор U4-75

N 3.15 исполнение
положение Л0°

д 1 электродвигатель
4Я 7/В 2 'fJ кВт
8810 оВ[мин

вб.г 5.904-38 Вставка Н.00.00 -07 / //4

сеч. 388 х££в
ВЦ. 3 S. 904-38 ВстаВка В. 00.00 -05 i ш

Фз/5
ВЦ.Ц 05.9004 Вып.Ъ Шибер ГДТ 600.00. 000 -04 / 52/
ВЦ.5 ТИ 35-07-/082 ~7Ц /ерметическии клапан / /58,0

Фбоо тип ИЯ 0/009 с
электроприводом типа
Я -/793 Ы&7

ВЦ. G 07.90Ц-3 Лмк- ВстаВка ЛВ-Ц.Фчоо / гг. г
ВЦ. 7 0/.озв-5 ВыпЛ Расширительная / его

нам ера для 93С - 1
рк-г

84.8 07.904-1 ПратиВоВзрыВнае 1 4з.о

ИстройстВо УЗС-1

ВЦ.9 01038-5 Вып.1 Коробка 93-3 для / /86.0
истаноВки У З С

ПриВязан

ИнВ. л?

пт
Н а ч .а т д .

Н контр.
Гл.слец.
В и и .е р .

И с п о л н и л

Ш и н

КизлоВ
УсеннбВ
УсенкоВ

(М О
9 3 .9 0

ТП В - t j -225-50.90

Заглубленное здание 
Вспомогательного назначения

С т а д и я

УстаноВка системы В4.
План. Разрезы /-/,2-2 Специгрикацш

КопираВал:

Л и с т

37

ов

19 ГиПРОКОММЧНрОРТРЙНС
____ ____________ к  М о с к В о _________
Z 4 4 S 6 - 04  40 формат ЯВ
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С пециф икация отопительно -  Вентиляционных устаноВок

Марка, Обозначение Н аим енование Кол Коса 
ев к р

Приме-
чоние

Марка,
ПОЗ.

Обозначение Наименование воя. Массе
ед.кг

Приме
чание

Марка
поз.

Обозначение Нацменов ание Кал. Масса
ед.кг | 

I

лоз.
85 давления Килм-150в комплектна:

тиоь~ UQUP.P1 / 45.0 обычном исполнении о) вентиля тор осевойВ5.1 Щр о с а  Of бгн 7и  Л Я  T O p H P lL L
8S./0 07-904.3 Люк- вставка Ф800 1 6.7 06-300 н4П

S'z 2,0 мм /!6-2 б)электродвигатель
8511 ог 904- / За ш и тна я / 4.8 4Я71П2 ; 0.75к 8 т

К О М П Л Р К  Г П Н О !
сея Lf и Я M3 С___ 2840 об/мин.я)Вентилятор уч- 7л

6612. _at 0>6-5 Выа / Коровка Р13-2 для__ / 37.0 Р2.2 ТУ82- 5757- 84 Калорифер биметалли- 4 68,0исполнение8/
установки МЗС ческий КСкЗ-ЮП О Л О Н е Р Н Ц  е КОЖуХа 

Поп* 85. /3 О!. 035-5 Вып. 1 Расширитель мая / 207 С Р8.3 QBH-12 Коробка размером 1 4?,7• ipu______________
камера для МЗС Vх0.5м 1155x603x650

ВЯЛАЯ' П V7 и. Pert 85.14 3.904-18 выпуск / Клапан_о5ратныйв.- 2 3.0
искрозошиш энном 1761

85 2 Г  Ч Р 9  -  4 9 U P - 8 1 1 45,П исполнении т и п net/ Т9гг-$757-84 Калооиагео биметалли 68.0
t r c p e c o m  о е н г и л я  7 (/р н о п

836. 025 ODD 200x200 ческий КСк3-10

— P t пв/.г 07.904-1 Противо взрывное
Р1.1 ту гг- 58 в г-84 Prperam венту/1Я70рНЫ4 1 25.4 устройство 430-1 1 43.0

8-06-300- 1/Я.помплрктна пв/.з 01 036-5 вып. 1 Коробка 93-3 для
п о л о ж е н и е  н о ж  изо а

а) вентилятоп осевой Установки 53С 1 18Б.О
Л  О9 Об-ЗООЫУЯ______________ 1751,4 овн-га Коробка размером

б) Электродвигатель б]электродвигатель

86382; 0,37 к8 7 487/88; OJSnSm n s t s ту 16-53/■ 609- 77 Печь электрическая 2 5.0
2775 аб/мин. 2840 об/мин. ПЭТ-9 г 0,5квт.

85.3 5.904-38 вставке/ В. ОО. 00- 03 8 0,91 Р1.2 7412-5757-84 Калорисаер биметал- 4 58.0

Ф250 ил стекло- лический КОкЗ-Ю

тк а н и
РГЗ а вн -/г Коробка размером 1 42.7

85. Ч 5. 904-38 вставка Н.ОО.ОО - 03 2 п.яв 1155ж 5аз х 650

се и 175x175 из
стекло тк а н и рг

85.5 05. 9 0 0 '  1. вып. 5 Шибел ГД7600.00.000-03 г 3.54
А?./ Т9гг-58вг-84 Пгрегат венти/гягорньш 1 25.4

сей. 175x175 7 из алюми- 8-06-300-40.

ниевога полотна] Комплектно:

856 Герметический клапан 3 65,0 а)вентилятор осевой

Ф2ПО тип МФ 1005 “ 06-300 н4П

“2 0 0 .0 1 с  э л е г т р о л р с / в о д о м б)электродвигатель

тип 5099.035. OP Н23.2930 487182; 0,75квт
привязан:

85.7 tfjinnnu // хбп/тп им л  ?П г 8.5 2840 об/мин

давления KUJlM-20Dff в _____ Р2.2 ТУ 22-5757-84 Калояисрер биметал- Ч 58.0 ---— Цн5 н о

антикоррозийном
исполнении PS.3 ОвН-12

лический КС* -3-10 
коробка размером 1 42.7 ТП B-/V-P25-50.90 -08

ос- о Клопом избыточного 2 7.8 1155x509x650ДД о -
HnXnafj, / в киям. 1рля 8 Л // Л ЗЛ м3 * л л с

антикоррозийном
РЗ-1 Т U 0 9 .  S P R 9 m J>  j .

РЗ / и п 
Уач.отд, 
Н. конто.

гооин.—^
Козлов
Усенков

w
jAp'b

Гз.зо
£Ш02.90

jut 4 / y iw e r t r ju c  & а и н  и/ с  i.
вспомогательного

назначения
тадия

Р
лист
39

Листов

~65.9
исполнении

6 7,6
* же в  С а  4 Ягрегат вентилятор ныи 

В -06-300-4ff
Pr.cn ец 
Рук, го. 
Осполн.

Усенков
Васильеве
Мооквлово

щрЬ.
м

02.90029003.ЭС
Установка систем 85, Р1, / 
Рг, РЗ, 1751.
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План

I

(3)---------- ) ©

Разрез i - 1 С п е ц и ф и к а ц и я  В ен т и л яц и о н н ы х  уст ан овок

Марка
поъ. Обозначение Наименование Кал. Масса

ед.кг.
Примечи

ние

BE
В 6.1 тч  г г -S933-8S Агрегат Вентиляторный 1 24.5

В-иУ-75-г.5-Р.05 ко/ппл:
а)Вентилятор ЦЧ-7 U2.S
исполнение /.положение P/3S
Ъ)ВлектрадВигатель 4PS0B4
0.09кВт. fSJOoS/мин

В 6.2 S. 904-38 Вставка Н.00.00-03 1 о м
В6.3 05.900-1 ВвтускЗ Шибер Иля Вентилятора 1 З.бЬ

ГДТ 600.00.000-0Ъ

86.1/ 7926-07-1088-74 Герметический клапан 3 S0.0
Ф&ООтип Ий-01012 с электро
приводом типа А -1893

В6.5 Клапан избыточноео даВ- 7.6
ления к  и  Д м -iso

В6.6 Клапан избыточного даВле 9 8.S
ния КИДм -200

86.7 Защитная секция 1 17.0
МЗС

36.8 o i озб - s  i f Коробка М 3-2 для уста- 1 37.0
нобки МЗС

M L

BE 11 T9 26 -07-1088-70 \1

1 SO.O

ФёОО тип ИД 0101S с
электроприВодам
ти па Д -1893 /139

BE 1.2 07.904-3 Люк-Вставка ФеОО 1 7.8

Л В -2
BEt.3 5.904-13 8. 1 -г Заслонка Воздушная 1 4.85

Р200Р
set 4 Защитная секция 1 17.0

МЗС
BE1.S of. 036- s  B.f Но робка МЗ-g для i 37.0

устройств а МЗС
В El. 6 of. 0 3 6 - s  B.f 1 § ! 2_ 1 190.0

ра для ЮЗС PK-0.S

4 >

Притязай

Т П  в - № - 8 2 5 - 5 0 . 9 0 ОВ

mn Юдин

ШШрЙ Ч Ш Ш Ш Ж Х^^ЛШ В

\{̂ î 9S30\ Заглубленное здание
бспоюоеатель нот назначения

Стадия Лист

К опировал: (P js -f s

Установка систем 8Б, ВВС 
Планы. Разрезе! 1-1, 2-2. 
Спецификация.______

4о

(Йпраконпоанррртранс 
г. Москва___

Формат ДДz w s e - o q  1,3





<о
5
<§

и

Р а з р е з  i - i С пециф икация Вент иляционных установок

Марка 
поз. Обозначение ИаименоВание Кол Масса

ед.кг
Приме
чание

A S -
дг.1 ту г г -S3-5S-8Z Агрегат Вентиляторный i т .5

8-Ц4-75-5-04 с Вибро-Г £ 1 1

а) Вентилятор U4-7SN5
исп. /. положение ОрО°
5) злектродВигатель
49907.4 ; г,2кёт; /4г5о5//т t

Мг.г ту гг-5 ззб '8 г Агрегат Вентиляторный / m.s
В-ЦЧ-75-5-Л0Чс Вибро-
изоляторами комплектно:
а)Вентилятор U4-75HS
исп./ положение МО9
б) злектродВигатель
9#ш4;г.гкВт: /4г5об/ти V.

л з . ъ S. 904 -38 ВстаВка В. 00.00-09 из 2 7.7/
стеклоткани Т-/Зс п р о -
питкай лаком ХП -734

Дг.Ь 5.904-38 Встаём Н.00.00- // из a /.64
стеклоткани Т-/3 с про-
пит ко и. лаком ХЛ-734

JH.S 0S.9O0-1 ibtn.3 Шибер ГДТ600.00.00007 2 20.2k
Д2£ ТУ 26-07-7081-74 Герметический клапан / 293.0

ИЯ 0/009.600 с электро-
приВадам 50292. Н34

дгл 07. sob-3 Люк-Встаёка J7B-6. ФбЗО / 37.5
Д3.8 5. 904-4/ Клапан обратный общего 2 8./

назначения КО -03
дг.9 07.904-/ I1

/ Яз.о
устрайстбо 93С - /

дг.п7 0/. 036-5 Вып.1 Коробка 93-3 Вря f /86.0
устроистба 93 С

Дг.и Ш З Б -S  gun. 2 Расширительная t 220.0
камера для93С.РК-2

Т П  8 -2 V -Z Z 5 -s o .  90 ов

Привязан ТИП Юдин J <9.90 * Заглубленное здание 
ёспомогателбного назначения

Стадия Лист ЛистаВ
Чач.атд. Козлов Ч Шь* то Р 42Н. контр. УсенкоВ то
Гл.спеи. УсенкоВ ар:93.90 Устанаёка системы ДВ.

План.Разрез f-f. Спецификация. fiin рокот мчнцортря нс 
л Москва

Ру  к. ер. ЧасильеВа 03.90
Инв.Я: Цсполн. МаркелоЕа Щ £ Ш д

2 4 Ш - 0 4  2/5 Формат /72
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Типовой проект В-IV-225-50.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293719/4293719125.htm

