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Об определении высоты здания

Ваше обращение об определении высоты здания при наличии 

эксплуатируемой кровли, рассмотрено.

Необходимость устройства эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованных участков кровли определяется нормативными 

документами или заданием на проектирование.

Устройство таких участков в нормативных документах по пожарной 

безопасности обусловлено размещением на кровле помещений 

предназначенных для деятельности людей или эксплуатация которых 

невозможна без обслуживания людьми, в том числе требованиями 

подпункта «2 г», пункта 3, подпункта 3 пункта 14 статьи 89 Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-Ф3, пункта 4.3.5 СП 1.13130.2009, пункта 

6.11.18 СП 4.13130.2013.

Необходимость эксплуатируемой кровли или специальных участков 

при размещении на кровле оборудования (вентиляторов, антенн) или 

сооружений (блочных котельных) работающих автономно, без

контроль сварных швов

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy


постоянного обслуживаниями людьми, нормативными документами по 

пожарной безопасности не регламентировано.

Высота здания, при наличии или отсутствии эксплуатируемых 

покрытий (кровли в целом или отдельных участков) определяется 

СП 1.13130.2009.
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