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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А  1 

ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

9 0 3 -4 -0 1 7 9 .9 4

N*—КГ 
листов Наименование листа и обозначение документов стр.

_ Т и т у л ь н ы й  л и с т 1

_ С о д е р ж а н и е 2

Г О -1 £ П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 3 .4

тх Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь

1 . . .3 О б щ и е  д а н н ы е 5 . . . 7

4 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  о б о р у д о в а н и я  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .0 2  М П а  В а р и а н т  1 8

5 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  о б о р у д о в а н и я  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .3  М П а  В а р и а н т  1 9

6 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  о б о р у д о в а н и я  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .0 2  М П а  В а р и а н т  2 10

7 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  о б о р у д о в а н и я  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .3  М П а  В а р и а н т  2 11

8 С х е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я  с о е д и н е н и й  т р у б о п р о в о д о в  п р и

д а в л е н и и  в  б а к е  0 .0 2  М П а 12

9 С х е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я  с о е д и н е н и й  т р у б о п р о в о д о в  п р и

д а в л е н и и  в  б а к е  0 .3  М П а 13

10 С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  у ч а с т к о в  т р у б о п р о в о д о в

В а р и а н т  1 1 4

И С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  у ч а с т к о в  т р у б о п р о в о д о в

В а р и а н т  2 15

12...14 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .0 2  М П а  В а р и а н т  1 16...18

15...17 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .3  М П а  В а р и а н т  1 19...21

IT-IT 
листов Наименование листа и обозначение документов стр.

ia. . 2 0 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .0 2  М П а  В а р и а н т  2 22...34

21...23 Ч е р т е ж  р а с п о л о ж е н и я  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в

б а к е  0 .3  М П а  В а р и а н т  2 25...37

24...28 В е д о м о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в  б а к е  0 .0 2  М П а

В а р и а н т  1 28...32

29....33 В е д о м о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в  б а к е  0 .3  М П а

В а р и а н т  1 33...37

34...38 В е д о м о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в  б а к е  0 .0 2  М П а

В а р и а н т  2 38...42

39... 43 В е д о м о с т ь  т р у б о п р о в о д о в  п р и  д а в л е н и и  в  б а к е  0 .3  М П а

В а р и а н т  2 4а..47

4 4 В е д о м о с т ь  и з о л я ц и о н н ы х  к о н с т р у к ц и й 4 8

4 5 З а д а н и е  н а  р а з р а б о т к у  р а з д е л о в  0 В . В К , А Р , К Ж  и  К М 4 9

4 6 З а д а н и е  с т р о и т е л ь н о м у  о т д е л у .  В а р и а н т  1 5 0

4 7 З а д а н и е  с т р о и т е л ь н о м у  о т д е л у .  В а р и а н т  2 51

Б а к  к о н д е н с а т н ы й  V = 1 m3  Э с к и з н ы й  ч е р т е ж  о б щ е г о  в и д а 5 2

Г и д р о з а т в о р  Э с к и з н ы й  ч е р т е ж  о б щ е г о  в и д а 5 3
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Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч асть .
1. О с н о в н ы е  у к а з а н и я .

1 .1 . О с н о в а н и е  д л я  р а з р а б о т к и  п р о е к т а .

Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  т и п о в о г о  п р о е к т н о г о  р е ш е н и я  с т а н ц и и  
п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  е м к о с т ь ю  б а к о в  2 x 1  и З  м о щ н о с т ь ю  12  мЗ/ j  
в ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  :

1 ) д о г о в о р а  N  7 0 / 1  о т  2 8  ф е в р а л я  1 9 9 4  г . н а  в ы п о л н е н и е  
т и п о в о г о  п р о е к т н о г о  р е ш е н и я  д л я  Р о с к о м м а ш а  г .М о с к в а  " С т а н ц и и  
п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  е м к о с т ь ю  б а к о в  2 x 1  м 3 , 2 x 2  м 3 , 2 x 3  м 3 ,
2 x 5  м 3  и  м о щ н о с т ь ю  12  м З / ч ,  2 0  м З / ч ,  3 2  м З / ч , 5 0  м З / ч ;

2 )  з а д а н и я  Н а  р а з р а б о т к у  т и п о в о г о  п р о е к т н о г о  р е ш е н и я  
о т  2 8  ф е в р а л я  1 9 9 4 г . ,  у т в е р ж д е н н о г о  Г л а в с т р о й д о р м а ш е м  5  и ю л я  
1 9 9 4  г .

1 .2 . О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  и  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п р о е к т а .

1 .2 .1 . С т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  п р и 
м е н е н и я  :

1 ) н а  п р е д п р и я т и я х  в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
п о т р е б л я ю щ и х  п а р ;

2 )  в  р а й о н а х  с  р а с ч е т н о й  з и м н е й  т е м п е р а т у р о й  д о  м и н у с  З О С
1 .2 .2 . П а р а м е т р ы  к о н д е н с а т а  н а  в ы х о д е  и з  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и ;

1 ) т е м п е р а т у р а  н о м и н а л ь н а я  +  8 0 °  С
2 )  д а в л е н и е  а б с о л ю т н о е  -  0 .5  М П а
3 )  к а ч е с т в о  -  с о г л а с н о  С Н и П  2 .0 4 .0 7 -8 6 .

1 .3 . Р е ж и м  р а б о т ы  и  ш т а т ы .

Р е ж и м  р а б о т ы  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а -  к р у г л о с у 
т о ч н ы й  с  п р е р ы в н о й  р а б о ч е й  н е д е л е й  в  з а в и с и м о с т и  о т  р е ж и м а  
р а б о т ы  п о т р е б и т е л е й  п а р а .

Д л я  о б с л у ж и в а н и я  о б о р у д о в а н и я  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н 
д е н с а т а  п о с т о я н н о г о  ш т а т а  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а  н е  т р е 
б у е т с я .  С т а н ц и я  о б с л у ж и в а е т с я  э н е р г о п е р с о н а л о м  ц е х а  (к о т е л ь н о й ) ,  
в  к о т о р о й  р а с п о л а г а е т с я .

1 .4 . У с л о в и я  п р и в я з к и .

С т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  н е  р а с ч и т а н а  н а  с т р о и т е л ь 
с т в о  в  р а й о н а х  с  с е й с м и ч н о с т ь ю  б о л е е  6  б а л л о в  и  в  р а й о н а х  
С е в е р а .

П р и  п р и в я з к е  н е о б х о д и м о  :
1 ) в ы б р а т ь  в а р и а н т  р а з м е щ е н и я  о б о р у д о в а н и я ;
2 )  р а с с м о т р е т ь  в о п р о с  о  р а з м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  в  

о т д е л ь н о  с т о я щ е м  з д а н и и  и л и  в  ц е х е ;
3 )  р а с с м о т р е т ь  в о п р о с  о  р а з м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  н а  

о т м .0 .0 0 0  и л и  в  п о д в а л ь н о м  п о м е щ е н и и ;
4 )  п р и  р а з м е щ е н и и  с т а н ц и и  н а  о т м .0 .0 0 0  р е ш и т ь  в о п р о с  п о д 

к л ю ч е н и я  д р е н а ж н о г о  п р и я м к а  к  с е т я м  к а н а л и з а ц и и ;
5 )  п р и  р а з м е щ е н и и  с т а н ц и и  в  п о д в а л ь н о м  п о м е щ е н и и  о т к а ч и 

в а т ь  с т о к и  и з  д р е н а ж н о г о  п р и я м к а  н а с о с о м .

2 . К о м п о н о в к а  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а .

В  т и п о в ы х  п р о е к т н ы х  р е ш е н и я х  з а п р о е к т и р о в а н о  д в а  в а р и 
а н т а  р а з м е щ е н и я  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  : в а р и а н т  1 -  в  п о м е щ е н и и  
р а з м е р а м и  в  п л а н е  6 .0  х  6 .0 ; в а р и а н т  2  -  4 .0  х  9 .0  м .

3 . С х е м а  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а .

3 .1 . К о н д е н с а т  о т  п о т р е б и т е л е й  п а р а  п о с т у п а е т  в  з а к р ы т ы е  
к о н д е н с а т н ы е  б а к и .  В  б а к а х  п о д д е р ж и в а е т с я  и з б ы т о ч н о е  д а в л е н и е  
п а р о в о й  п о д у ш к и ,  с о з д а в а е м о й  п а р о м ,  п о д а в а е м ы м  ч е р е з  р е г у л я 
т о р  д а в л е н и я .  Д а в л е н и е  п а р о в о й  п о д у ш к и  з а в и с и т  о т  д а в л е н и я  
к о н д е н с а т а ,  п о с т у п а ю щ е г о  о т  п о т р е б и т е л е й .  В  з а в и с и м о с т и  о т  д а в 
л е н и я  в  т и п о в ы х  п р о е к т н ы х  р е ш е н и я х  р а з р а б о т а н ы  д в а  в а р и а н т а  
с х е м  : п р и  д а в л е н и и  0 .0 2  М П а  и  0 .3  М П а . П р и  д а в л е н и и  0 .0 2  М П а  
с б р о с  п а р а  в т о р и ч н о г о  в с к и п а н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  г и д р о -  
з а т в о р ,  п р и  д а в л е н и и  0 .3  М П а  -  ч е р е з  п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  к л а п а н .

3 .2 . К о н д е н с а т  и з  к о н д е н с а т н ы х  б а к о в  о т к а ч и в а е т с я  к о н д е н с а т 
н ы м  н а с о с о м .

3 .3 . Д л я  и с п о л ь з о в а н и я  т е п л а  к о н д е н с а т а  п е р е д  к о н д е н с а т н ы м  
н а с о с о м  у с т а н а в л и в а е т с я  в о д о в о д я к о й  п о д о г р е в а т е л ь ,  в  к о т о р о м  
н а г р е в а е т с я  в о д а  д л я  н у ж д  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я .

3 .4 . К о н т р о л ь  з а  к а ч е с т в о м  п о с т у п а ю щ е г о  к о н д е н с а т а  о с у щ е с т 
в л я е т с я  ч е р е з  п р о б о о т б о р н ы й  к р а н  н а  п о д а ю щ е м  к о л л е к т о р е  
к о н д е н с а т а .

3 .5 . Д л я  у ч е т а  к о л и ч е с т в а  к о н д е н с а т а ,  в о з в р а щ а е м о г о  в  т е п л о 
в у ю  с е т ь  н а  п о д а ю щ е м  к о л л е к т о р е  у с т а н о в л е н  с ч е т ч и к .

4 . Х а р а к т е р и с т и к а  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  
с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а .

4 .1 . Н а с о с  к о н д е н с а т н ы й .

Н а с о с  ц е н т р о б е ж н ы й  г о р и з о н т а л ь н ы й  с е к ц и о н н о г о  т и п а  
о д н о к о р п у с й ы й  с  о д н о с т о р о н н и м  р а с п о л о ж е н и е м  р а б о ч и х  к о л е с ,  
м а р к а  К с - 1 2 - 5 0  и з г о т а в л и в а е т с я  К а т а й с к и м  н а с о с н ы м  з а в о д о м .

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а с о с н о г о  а г р е г а т а  п р и в е д е н а  
в  т а б л .  I

Т а б л и ц а  1

Н а и м е н о в а н и е В е л и ч и н а

Н а с о с  :
П о д а ч а  *1 3 / ч  ( л / с ) 1 2 (3 .3 )

Н а п о р ,  М П а  (м ) 0 .5 (5 0 )

Ч а с т о т а  в р а щ е н и я  С  1( о б / м и н ) 4 8 (2 9 0 0 )

Д о п у с к а е м ы й  к а в и т а ц и о н н ы й  
з а п а с ,  н е  б о л е е ,  м 1 .6

Д а в л е н и е  н а  в х о д е  в  н а с о с ,  
н е  б о л е е  М П а  ( к г с / с м 2 ) 0 .3 9 (4 .0 )

К .П .Д . н а с о с а ,  н е  м е н е е 4 5

М о щ н о с т ь  ( н а  в о д е ) ,  к В т 3 4

Э л е к т р о д в и г а т е л ь  :

Т и ц 4 A 1 0 0 L 2

М о щ н о с т ь ,  к В т 5 .5

Ч а с т о т а  в р а щ е н и я  С  * (о б / м и н ) 4 8 .3 (2 9 0 0 )

Н а п р я ж е н и е ,  В 3 6 0

М а с с а  а г р е г а т а ,  н е  б о л е е ,  к г 3 0 5

Н а с о с  и з г о т а в л и в а е т с я  в  к л и м а т и ч е с к о м  и с п о л н е н и и  У Х Л ,  
к а т е г о р и я  р а з м е щ е н и я  4  п о  Г О С Т  1 5 1 5 0 - 6 9 .

4 .2 . В о д о в о д я н о й  п о д о г р е в а т е л ь .

В о д о в о д я н о й  п о д о г р е в а т е л ь  и з г о т а в л и в а е т с я  п о  
Т У  4 0 0 - 2 8 - 4 2 9 - 8 2 Е  С ы з р а н с к и м  м е х а н и ч е с к и м  з а в о д о м .  К о р п у с  
п о д о г р е в а т е л я  с т а л ь н о й .  Т р у б ч а т а я  с и с т е м а  в ы п о л н я е т с я  и з  л а 
т у н н ы х  т р у б о к  д и а м е т р о м  1 6 x 1  м м  п о  Г О С Т  2 1 6 4 6 - 7 6 .

Х а р а к т е р и с т и к а  п о д о г р е в а т е л я  п р и в е д е н а  в  т а б л .  2

Т а б л и ц а  2

Обозначение
подогревателя

Длина
трубок,

мм

Диаметр
корпуса,

ММ

Площадь
нагрева
одной
секции,

м2

Ксмгво
секций

Площадь
нагрева
подогре
вателя,

м2

Масса
подогре
вателя.

кг

3 - 7 6 x 2 0 0 0 - Р х  4 2 0 0 0 7 6 0 .6 5 4 2 .6 1 6 8 .7 5

4 .3 . Н а с о с  р у ч н о й .

Н а с о с  р у ч н о й  т и п а  Р - 1 . 6 - 2 0  п р е д н а з н а ч е н  д л я  в ы к а ч и 
в а н и я  д р е н а ж н ы х  с т о к о в  и з  п р и я м к а  п р и  р а с п о л о ж е н и и  с т а н 
ц и и  в  п о д в а л ь н о м  п о м е щ е н и и .

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а с о с а  п р и в е д е н а  в  т а б л .  3

Т а б л и ц а  3

Н а и м е н о в а н и е В е л и ч и н а

Д и а м е т р  ц и л и н д р а ,  м м 1 0 0

Х о д  п о р ш н я ,  м м 1 00

Ч и с л о  д в о й н ы х  к а ч а н и й  в  м и н у т у 3 0

П о д а ч а  з а  д в о й н о й  х о д , л 1 .6

Н а п о р ,  м 2 0

В а к у у м е т р и ч е с к а я  в ы с о т а  в с а с ы в а н и я ,м 5 .5

М а с с а ,  к г 2 2

4 .4  Г р у з о п о д ъ е м н о е  у с т р о й с т в о .

Д л я  р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч 
к и  у с т а н а в л и в а е т с я  к р а н  п о д в е с н о й  р у ч н о й  о д н о б а л о ч н ы й  
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  Q=1t , в ы п у с к а е м ы й  у ч р е ж д е н и е м  У А  3 8 / 2  
п о с .  В и н а .

Привязон

1 И н в .№

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - П З
У

гн п /1ЯПУСОВ T Z f f , С т а н ц и я  п е р е к о п к и  к о н д Е н с а т а  2 x 1  м3 Q = 1 2  м З/чНач. отд А я п у с о ь

Н .к он то ■Недотдинова ИЕЕШЭ Ш Ш Ш
Г Л . СПЕ1. Hebdetahhobo

Р  i  2Н а ч . г р М алы гина
В ед . инх Агафонова щ 7

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
АО ПР0ЕХТНИМС7 РОЙ Д0РМАШ

г .Р о с т о в - н а - Д о н з
йнх.£кат •С м ирнова
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4 .5 . К о н д е н с а т н ы й  б а к .

Д л я  с б о р а  к о н д е н с а т а  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  у с т а 
н а в л и в а ю т с я  д в а  б а к а  е м к о с т ь ю  п о  1 м 3  к а ж д ы й .

Б а к  о б о р у д о в а н  :
1. в о д о у к а з а т е л ь н ы м  п р и б о р о м ;
2 . с и г н а л и з а ц и е й  в е р х н е г о  и  н и ж н е г о  у р о в н я ;
3 . п р е д о х р а н и т е л ь н ы м  у с т р о й с т в о м  о т  п о в ы ш е н и я  д а в л е н и я  

в н у т р и  б а к а ;
4 . т е р м о м е т р о м  д л я  и з м е р е н и я  т е м п е р а т у р ы  в  б а к е ;
5 . м а н о м е т р о м  д л я  к о н т р о л я  з а  п о д д е р ж а н и е м  и з б ы т о ч н о г о  д а в 

л е н и я  в  б а к е ;
6 . м е т а л л и ч е с к о й  п л о щ а д к о й  д л я  о б с л у ж и в а н и я .

5 . М е р о п р и я т и я  п о  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и ,  у с т р о й с т в у  
и  э к с п л у а т а ц и и .

5 .1 . П о м е щ е н и е  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  д о л ж н о  з а п и  -  
р а т ь с я .

5 .2 . Д р е н а ж н ы й  п р и я м о к  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к р ы в а е т с я .

5 .3 . К о н д е н с а т н ы е  б а к и ,  в о д о в о д я н ы е  п о д о г р е в а т е л и  и  т р у б о п р о 
в о д ы  и з о л и р о в а н ы .

5 .4 . П р и  э к с п л у а т а ц и и  с т а н ц и и  п р о и з в о д и т ь  с и с т е м а т и ч е с к и й  
к о н т р о л ь  з а  к о л и ч е с т в о м ,  к а ч е с т в о м ,  д а в л е н и е м  и  т е м п е р а т у р о й  
в о з в р а щ а е м о г о  к о н д е н с а т а .

П е р и о д и ч н о с т ь  к о н т р о л я  и  а н а л и з о в  к о н д е н с а т а  д о л ж н а  
б ы т ь  т а к о й ,  ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п о п а д а н и я  н е к о н д и 
ц и о н н о г о  к о н д е н с а т а  в  к о т е л ь н у ю .

5 .5 . Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  к о н т р о л я  п р и  э к с п л у а т а ц и и  с т а н ц и я  п е 
р е к а ч к и  о б о р у д о в а н а  :

1. м а н о м е т р а м и  д л я  и з м е р е н и я  д а в л е н и я  д о  и  п о с л е  к о н д е н 
с а т н ы х  н а с о с о в ;

2 . п р и б о р а м и  д л я  и з м е р е н и я  т е м п е р а т у р ы  п е р е к а ч и в а е м о г о  
к о н д е н с а т а ;

3 . с ч е т ч и к о м  д л я  и з м е р е н и я  р а с х о д а  к о н д е н с а т а ;
4 . ш т у ц е р о м  с  к р а н о м  д л я  о т б о р а  п р о б .

6 .4 . П р и  м о н т а ж е  т р у б о п р о в о д о в  с в а р к у  п р о и з в о д и т ь  ш в а м и  п о  
Г О С Т  1 6 0 3 7 - 8 0 .  *

Т р у б ы  в о д о г а з о п р о в о д н ы е  (м а л ы х  д и а м е т р о в )  с о б и р а ю т с я  н а  
ф и т и н г а х .

6 .5 . О п о р ы  т р у б о п р о в о д о в  р а с п о л а г а т ь  п о  п р о е к т у .
Т р у б ы  д и а м е т р о м  м е н е е  5 0  м м  к р е п и т ь  п о  м е с т у .
Р а с с т о я н и е  м е ж д у  о п о р а м и  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  у к а з а н н ы х

в  т а б л .  4

3 . З а н у л е н и е .

В с е  м е т а л л и ч е с к и е  ч а с т и  э л е к т о о б о р у д о в а н и я  и  о с в е т и т е л ь 
н ы х  у с т а н о в о к ,  н о р м а л ь н о  н е  н а х о д я щ и х с я  п о д  н а п р я ж е н и е м ,  
п о д л е ж а т  з а н у л е н и ю .
В  к а ч е с т в е  п р о в о д н и к о в  з а н у л е н и я  и с п о л ь з у е т с я  с п е ц и а л ь н о  
п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  э т о й  ц е л и  ж и л а  к а б е л е й  п и т а ю щ е й  и  
р а с п р е д е л и т е л ь н о й  с е т и .

Т а б л и ц а  4

Н а и м е н о в а н и е У с л о в н ы й  д и а м е т р

15 2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 6 5 8 0 1 00

Н е и з о л и р о в а н н ы е 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 6 6 6
т р у б о п р о в о д ы ,  м

И з о л и р о в а н н ы е
т р у б о п р о в о д ы ,  м 1.5 2 2 2 .5 3 3 4 4 4 .5

6 .6 . О п о р н ы е  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п о д  о б о р у д о в а н и е  (т е п л о о б м е н 
н и к ,  р у ч н о й  н а с о с ,  г и д р о з а т в о р )  р а з р а б а т ы в а ю т с я  п р и  п р и в я з к е  
п р о е к т а  к  к о н к р е т н ы м  с т р о и т е л ь н ы м  к о н с т р у к ц и я м .

А в т о м а т и за ц и я

1 .1 . П р о е к т  а в т о м а т и з а ц и и  в ы п о л н е н  в  с о о т в е т с т в и и  с  

" П р а в и л а м и  у с т р о й с т в  э л е к т р о у с т а н о в о к " П У Э - 7 6 ,  с т р о и т е л ь 

н ы м и  н о р м а м и  и  п р а в и л а м и  " С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и "  

С Н и П З - 0 5 . 0 7 - 8 5  и  Р Т М 3 6 .2 2 .1 3 - 9 0  " С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и .  
М о н т а ж н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  п р о е к т и р о в а н и ю " .

1 .2 . П р о е к т о м  п р е д у с м о т р е н  к о н т р о л ь  м е с т н ы м и  п о к а з ы в а ю 
щ и м и  п р и б о р а м и :  д а в л е н и я  к о н д е н с а т а  в  н а п о р н ы х  л и н и я х  
н а с о с о в  и  л и н и я х  в с а с а ,д а в л е н и я  п а р а  п о с л е  р е г у л я т о р а  
д а в л е н и я , д а в л е н и я  и  т е м п е р а т у р ы  к о н д е н с а т а  о т  п о т р е б и 

т е л е й  и  в  т е п л о с е т ь ,в  б а к а х  к о н д е н с а т н ы х ,п а р а  о т  п а р о 
п р о в о д а ,н а г р е в а е м о й  в о д ы  д о  и  п о с л е  т е п л о о б м е н н и к а .

6 .7 . Т р у б о п р о в о д ы  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  д о л ж н ы  б ы т ь  
п о д в е р г н у т ы  г и д р а в л и ч е с к о м у  и с п ы т а н и ю  п р о б н ы м  и з б ы т о ч н ы м  
д а в л е н и е м ,  у к а з а н н ы м  в  о б щ и х  д а н н ы х  п р о е к т а .

Т р у б о п р о в о д ы  з а к л а д ы в а ю т с я  с  у к л о н а м и ,  в е л и ч и н а  и  н а п р а в 
л е н и е  к о т о р ы х  у к а з а н ы  н а  п р и н ц и п и а л ь н о й  с х е м е .

6 .8 . И з о л я ц и я  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и я  п р о и з в о д и т с я  с  
ц е л ь ю  ш > г м о г л у ш е н и я , п р е д о х р а н е н и я  о т  к о р р о з и и ,  а  т а к ж е  з а 
щ и т ы  о т  о ж о г о в .

6 .9 . О с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  и з о л и р у е м ы х  о б ъ е к т о в ,  о п и с а н и я  
к о н с т р у к ц и й  и  о б ъ е м ы  р а б о т  п о  и з о л я ц и и  и  а н т и к о р р о з и о н н о й  
з а щ и т е  п р и в е д е н ы  в  в е д о м о с т и  н а  и з о л я ц и о н н ы е  р а б о т ы .

1 .3 . У п р а в л е н и е  э л е к т р о п р и в о д а м и  к о н д е н с а т н ы х  н а с о с о в  
в  м е с т н о м  р е ж и м е  п р о и з в о д и т с я  о т  м е с т н ы х  к н о п о ч н ы х  
п о с т о в ,в  а в т о м а т и ч е с к о м  р е ж и м е  -  в к л ю ч е н и е  и  о т к л ю 
ч е н и е  р а б о ч е г о  н а с о с а  п о  у р о в н я м  в  б а к а х ,п р е д у с м о т р е н  
в в о д  в  р а б о т у  р е з е р в н о г о  н а с о с а  п р и  а в а р и й н о м  о т к л ю 

ч е н и и  р а б о ч е г о .

1 .4 . А п п а р а т у р а  у п р а в л е н и я  н а с о с а м и ,с и г н а л и з а т о р ы  в е р х 

н е г о  и  н и ж н е г о  у р о в н я  к о н д е н с а т а  в  д в у х  б а к а х ,к л ю ч  

в ы б о р а  к о н т р о л и р у е м о г о  п о  у р о в н ю  б а к а  р а з м е щ а ю т с я

в  ш к а ф у  1Ш .

5 .6 . В  ц е л я х  у л > г ч ш е н и я  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч 
к и , з а щ и т ы  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и я  о т  к о р р о з и и  о т к а ч к а  
к о н д е н с а т а  и з  к о н д е н с а т н ы х  б а к о в  а в т о м а т и з и р о в а н а  ( с м .р а з д е л  
А в т о м а т и з а ц и я ) .

5 .7 . С т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  п о  к а т е г о р и и  п р о и з в о д с т в  
о т н о с и т с я  к  к а т е г о р и и  Д , п о  П У Э  -  н е в з р ы в о - н е п о ж а р о о п а с н о е ,  
п о  с т е п е н и  о г н е с т о й к о с т и -  II.

6 . Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  м о н т а ж , и с п ы т а н и е  и  
и з о л я ц и ю  т р у б о п р о в о д о в .

6 .1 . Т р у б о п р о в о д ы  т е х н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  
к о н д е н с а т а  о т н о с я т с я  к  III к а т е г о р и и  г р з л т ы  В .

6 .2 . М о н т а ж , и с п ы т а н и е ,  п р о м ы в к а  и  п р о д у в к а ,  с д а ч а  и  п р и е м к а  
т р у б о п р о в о д о в  в  э к с п л у а т а ц и ю  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  с о г л а с н о  
С Н и П  3 .0 5 . 0 5 - 8 4  " Т е х н о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  и  т е х н о л о г и ч е с 
к и е  т р у б о п р о в о д ы  "  и  т е х н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  с т р о я щ е й  о р г а 
н и з а ц и и .

6 .3 . Т р у б ы , а р м а т у р а ,  ф л а н ц ы , к р е п е ж н ы е  и  д р у г и е  м а т е р и а л ы ,  
п р и м е н я е м ы е  д л я  и з г о т о в л е н и я  и  м о н т а ж а  т р у б о п р о в о д о в ,  д о л ж 
н ы  у д о в л е т в о р я т ь  г о с у д а р с т в е н н ы м  с т а н д а р т а м  и  т е х н и ч е с к и м  у с 
л о в и я м  н а  и з г о т о в л е н и е .

К а ч е с т в о  п р и м е н я е м ы х  м а т е р и а л о в  и  и з д е л и й  д о л ж н о  б ы т ь  
п о д т в е р ж д е н о  з а в о д о м - п о с т а в щ и к о м  м а т е р и а л о в  с о о т в е т с т в у ю щ и 
м и  с е р т и ф и к а т а м и  и л и  п а с п о р т а м и .

М а т е р и а л ы ,  н е  и м е ю щ и е  с е р т и ф и к а т о в  и  п а с п о р т о в ,  м о г у т  
п р и м е н я т ь с я  д л я  м о н т а ж а  т о л ь к о  п о с л е  и с п ы т а н и я  н а  с о о т в е т с т в и е  
с т а н д а р т а м  и  т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м .

б .Ю .Н е и з о л и р у е м ы е  т р у б о п р о в о д ы  и  и з о л и р у е м ы е  т р у б о п р о в о д ы  
п о с л е  п р о и з в о д с т в а  и з о л я ц и о н н ы х  р а б о т  о к р а с и т ь  к р а с к о й  з а  
д в а  р а з а .

О п о з н а в а т е л ь н у ю  о к р а с к у  т е х н о л о г и ч е с к и х  т р у б о п р о в о д о в  
п р и н я т ь  п о  ГО С Т  1 4 2 0 2 -6 9 .

7 . О х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  в о д о е м о в .

С т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  н е  и м е е т  в р е д н ы х  в ы б р о с о в  
в  а т м о с ф е р у  и  в о д о е м ы , п о э т о м у  с п е ц и а л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  
о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  в о д о е м о в  н е  т р е б у е т с я .

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь
1. Э л е к т р о с н а б ж е н и е .

П о  с т е п е н и  н а д е ж н о с т и  и  б е с п е р е б о й н о с т и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  
п о т р е б и т е л и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  о т н о с я т с я  к о  2 - о й  к а т е г о р и и .

Э л е к т р о с н а б ж е н и е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  о т  д в у х  н е з а в и с и м ы х  
в з а и м н о  р е з е р в и р у ю щ и х  и с т о ч н и к о в  л и т а н и я .

П о  у с л о в и я м  с р е д ы  с т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  о т н о с и т с я  
к  п о м е щ е н и я м  н е в з р ы в о - н е п о ж а р о о п а с н ы м .

П у с к о в а я  и  з а щ и т н а я  а п п а р а т у р а  у с т а н а в л и в а е т с я  в  н и з к о 
в о л ь т н о м  к о м п л е к т н о м  у с т р о й с т в е - ш к а ф у  з а щ и щ е н н о м  1Ш .

Ш к а ф  1Ш  р а з р а б о т а н  в  д а н н о м  т и п о в о м  п р о е к т е  (с м . а л ь б о м  3  ) .

1 .5 . С и г н а л  о б  а в а р и и  н а с о с а  и  и с ч е з н о в е н и и  н а п р я ж е н и я  

в  ц е п я х  у п р а в л е н и я ,п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а ,в ы н о с и т с я  в  

п о м е щ е н и е  с  п о с т о я н н ы м  о б с л у ж и в а ю щ и м  п е р с о н а л о м .

1. 6 . П р и  п р и в я з к е  п р о е к т а ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  т е х н о л о г и ч е с к и м и  

р е ш е н и я м и ,  в  с х е м е  а в т о м а т и з а ц и и  и  с п е ц и ф и к а ц и и  

о б о р у д о в а н и я  в ы б и р а ю т с я  п а р а м е т р ы  д л я  и с п о л н е н и я  

с т а н ц и и  с  г и д р о з а т в о р о м  п р и  в о з в р а т е  к о н д е н с а т а  

с  д а в л е н и е м  0 .0 2 М П А  и л и  с  п р е д о х р а н и т е л ь н ы м  

к л а п а н о м  п р и  в о з в р а т е  к о н д е н с а т а  с  д а в л е н и е м  0 ,3  М П а .

1. 7 . П р и  п р и в я з к е  п р о е к т а  в ы б и р а е т с я  в а р и а н т  1 и л и  2  

в  з а в и с и м о с т и  о т  г а б а р и т о в  п о м е щ е н и я  с т а н ц и и  

6 x 6 м  и л и  4 x 9 м .

1 .8 . В  с х е м е  с о е д и н е н и й  в н е ш н и х  п р о в о д о к ,  с п е ц и ф и к а ц и и  

и  в е д о м о с т и  м а т е р и а л о в  к о л и ч е с т в о  м а т е р и а л о в  в  

ч и с л и т е л е  у к а з а н о  д л я  в а р и а н т а  1, в  з н а м е н а т е л е  -  

д л я  в а р и а н т а  2 *

2 . Э л е к т р о о с в е щ е н и е .

С и с т е м а  н а п р я ж е н и я  3 8 0 / 2 2 0  В  с  г л у х о з а з е м л е н н о й  н е й т р а л ь ю ,  
н а п р я ж е н и е  у  л а м п  2 2 0 В .
Э л е к т р о о с в е щ е н и е  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  п р е д у с м о т р е т ь  о т  с у щ е с т в у 
ю щ и х  с е т е й  э л е к т р о о с в е щ е н и я .

Привязан

Инв.№

ГИЛ______
Нач.отд.
Нконтр.
Г л.спец.
Нач.гр.
Вед.инж.
Инж.2кат.

Ляпусов
Л яп усо в

Невретптаова

Малыгина
Воеводина
Смирнова

903-4-0179.94-ПЗ
Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 уЗ / ч

Стадия Лист Петое

Р 2
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В едом ость осн овн ы х ко м п л екто в  р аб о ч и х  
ч е р т е ж е й

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примеч

903-4-0179.94- ПЗ Пояснительная записка
903—4—0179.94—ТХ Технология производства
903-4-0179.94- ЭМ Силовое электрооборудование
903-4-0179.94- АТХ Автоматизация технологии

производства

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  
о с н о в н о г о  к о м п л е к т а

Лист Н а и м е н о в а н и е Примеч.

1 Общие данные ( начало )
2 Общие данные ( продолжение )
3 Общие данные ( окончание )

4 Чертеж расположения оборудования при давле-
нии в баке 0.02 МПа Вариант 1

5 Чертеж расположения оборудования при давле-
нии в баке О.ЗМПа Вариант 1

6 Чертеж расположения оборудования при давле-
нии в баке 0.02МПа Вариант 2

7 Чертеж расположения оборудования при давле-
нии в баке О.ЗМПа Вариант 2

8 Схема принципиальная соединений трубопроводов
при давлении в баке 0.02 МПа

9 Схема принципиальная соединений трубопроводов
при давлении в баке О.ЗМПа

10 Спецификация оборудования и участков
трубопроводов Вариант 1

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами 
и правилами и с соблюдением мероприятий , обеспечивающих 

взры вобезопасность  и пож аробезопасность  
при эксплуатации здания

Главный инженер проекта 
Главный инженер проекта, 
привязавшего проект

М. Н. Л я п у с о в

Л

Продолжение

Лист Н а и м е н о в а н и е Примеч.

11 Спецификация оборудования и участков
трубопроводов. Вариант 2

12...14 Чертеж расположения трубопроводов при
давлении в баке 0.02 МПа Вариант 1

15...17 Чертеж расположения трубопроводов при
давлении в баке 0.3 МПа Вариант 1

18... 20 Чертеж расположения трубопроводов при
давлении в баке 0.02 МПа Вариант 2

го го со Чертеж расположения трубопроводов при
давлении в баке 0.3 МПа Вариант 2

24... 28 Ведомость трубопроводов при
давлении в баке 0.02 МПа Вариант 1

29... 33 Ведомость трубопроводов при
давлении в баке 0.3 МПа Вариант 1

34... 38 Ведомость трубопроводов при
давлении в баке 0.02 МПа Вариант 2

39... 43 Ведомость трубопроводов при
давлении в баке 0.3 МПа Вариант 2

44 Ведомость изоляционных конструкций
45 Задание на разработку разделов OB, ВК, АР,

КЖ, КМ
46 Задание строительному отделу . Вариант 1
47 Задание строительному отделу. Вариант 2

Продолжение

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примеч

выпуск 1 Тепловая изоляция трубопроводов .
Рабочие чертежи

выпуск* Тепловая изоляция арматуры и
фланцевых соединений. Рабочие чертежи

серия 3.903-11 Тепловая изоляция криволинейных
участков трубопроводов и узлов
оборудования

серия 3.903-14 Конструкции индустриальные про-
мышленной тепловой изоляции

серия 4.904-69 Детали крепления санитарно-
технических приборов и трубопро-

водоа Рабочие чертежи.
СЗКЧ-2-90 Чертежи установки закладных эле- АО ” Монтаж

ментов для измерения давления, автоматика”

разрежения,уровня и состава ве- г . М оскве

щества на технологическом обору-
довании и трубопроводах

СЗКЧ-1-87 Чертежи установки закладных эле- АО ” Монтаж
ментов для измерения температуры автоматика”
на технологическом оборудовании г. М оскве

и трубопроводах

ТУ26—06—1260—80 Агрегаты электронасосные, центро-
бежные конденсатные типа Кс

Ведомость ссылочных и прилагаемых 
документов

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примеч

Ссылочные документы

серия £903.9-2 Тепловая изоляция трубопро-
водов с положительными тем-
пературами

Привязан

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 -  ТХ

гип Л яп усов Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q-12 мЗ/чНач. отд Л я п усо в
Н контр. Невретдинова Стадия Лист Листов_
Г л  спед Невретдинова

Р 1 чвНач. гр. М алы ги на
Вед инк Воеводина Общие данные 

(начало)
АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРМАШ

г. Ростов-на-ДонуИнк2хат С м и рн ова
г

44 №339-ы  С Ф о р м а т  А2



Ве д о м о с т ь  с с ы л о чн ы х  и прилагаем ы х
Д О К У М Е Н Т О В

в

СХЕМО оаСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ у з л о в

о
-О

< с

О б о з н о м е н и е Н а и м Е н о в а н и Е ПрИМЕЧ.

Пр и л о г о е м ы е  д о к у м е н т ы

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 .94-ТХ .С О С п Е Ц И Ф и ка ц и я  о б о р у д о в а н и я А л ь б о м  4

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 .94-ТХ .В М Ве д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в  м о т е р и о -

л а х А л ь б о м  5

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х .О П Оп р о с н ы й  л и с т  н а  к р о н А л ь б о м  4

Б К . 0 0 . 0 0 0 . Э Ч Б а к  к о н д Е н с а т н ы й  V *  /  м3 .

Эс к и з н ы й  ч е р т е ж  о б ц е г о  в и д а А л ь б о м  1

Г З . 0 0 . 0 0 0 . 3 4 Г и д р о з а т в о р  , Эс к и з н ы й  ч е р т е ж

о б ц е г о  в и д а А л ь б о м  1

Вариант 1 Вариант 2

Т7.4 73 В1.1 ТВЛ Т7.4

ХарактЕристика трубопроводов Ве д о м о с т ь  т е х н о л о г и ч е с к и х  у з л о в

СС

С
I -с

Обозно-
ИЕНИЕ

НаимЕно- 
ваниЕ 
тронспор- 
тируемо- 
го про
дукта

КатЕ-
ГОРИЯ

ТРУБО-

ПРОВО-

да

РаБОЧИЕ
УС Л О В И Я

трубопрово
да

Испы-
таниЕ

ДавлЕниЕ
испыта
ния,
МПА

Дополнительные
указания

ТЕМПЕ-
роту 
ра °С

довле-
НИЕ

МПА

ПРОЧ
НОСТЬ,
Г Е Р М Е 
ТИЧ
НОСТЬ

T8. 1 

T8.2 

Т8.3 

Т8.4 

T8.5

КОНД ЕН-

сат
В-Ш до

■*■120°

ДО

0.3
ПРОЧН. 

ГЕРНЕТ.

0.375
0.3

T8.6 ТО ЖЕ ТО ЖЕ +90° то ЖЕ ТО ЖЕ ТО  ЖЕ

Т8.7 я в Ш ДО

0.5 0 0.625
0.5

Т7 

Т7.1 

Т7.2 

T7.4

пор

а
АО

+ 120°

АО

0.6
0

0.75
0.6

В10

В10.2

В10.3

вода
(КО Н Д ЕН

сот) и
до

+ 120°
само-
ТЕК

0
0.2
0.1

В1.1

ТЗ
вода л

ДО 

+ 60°
ДО

0.3 0 0.375
0.3

а.
I

L a .

Номер
узла
по
СХЕМЕ

НаимЕнованиЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕС
кого узла

КатЕГОРИЯ 
ПОМЁЦЕНИЙ 
ПО ВЗРЫВНОЙ,
взрывопожар
ной и пожар
ной опасности

Степень
огнестой
кости
здания

Класс поме
щения и на
ружных уста
новок по 
ПУЗ

Группа процес
сов по санитар
ной хороктерис-
ТИКЕ

10 1
С т а н ц и я
П Е Р Е К а Ч К ИкондЕнсата Д п НЕВЗРЫВО-

нЕпожаРО-
эпосное

1б

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

ГИП /1япмгпл '/& Станция перекочки  кондЕнсата 2x1 м3 Q-12 мЗ/чНач.отл. /1ЯПУСОВ

Привязан H.KOHTD, Невретдиново Стадия Лист Листов
Гл .спеи. №вретлиново

Р 2Нач.го. Малыгина
Вен .инх. Агафонова

Об ц и е  д о н н ы е  

( п р о д о л ж е н и е )

АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРМАШ 
г. Ростов-на-ДонуИнх.2кат Смирнова

Инв.№__________ /
ЦооЗЗЗ-е/ ? ?оиит А2
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Назначение патрубков

$ Наименование патрубка Ду;Ру 
мм; МПа

Способ соединения

1 Подача конденсата в бак 100-0.02(0.3) Фланец 1-100-25 ГОСТ12820-80

2 Отвод конденсата из бака 65-0.02(0.3) Фланец 1-65-25 ГОСТ12820-80

3 Дренаж конденсата от
бака 50-0.02(0.3) Фланец 1-50-10 ГОСТ12820-80

4 Отвод конденсата от бака
в уравнительную линию 100-0.02(0.3) Фланец 1-ЮО-25ГОСТ 12820-80

5 Отвод пара от бака в

уравнительную линию 25-0.02(0.3) Фланец 1-25-10 ГОСТ 12820-80

6 Подвод пара к баку 25-0.02(0.3) Фланец 1-25-10 ГОСТ12820-80

7 Сброс пара вторичного вскипания

на гидрозатвор

(на предохранительный клапан) 80-0.02(0.3) Фланец 1-80-1 ГОСТ 12820-80

8 Для запасных линий 65-0.02(0.3) Фланец 1-65-1 ГОСТ 12820-80

9 Для указателя уровня 20-0.02(0.3) Фланец 1-20-16 ГОСТ12820-80

10 Для сигнализатора уровня - Бобышка Б80°М27 х 1.5

11 Для термометра - Бобышка БП-М27 х 2-55

12 Для манометра 012 —

Давление в скобках приведено для варианта 
с предохранительным клапаном

Условные обозначения

Переход

Направление движения газовой среды

Направление движения жидкостной среды 

Закладные детали автоматики

Вентиль муфтовый 

— | Х | | —  Вентиль фланцевый

Вентиль регулирующий

—\х\— Клапан обратный фланцевый 

Кран пробоотборный

1*1 Клапан предохранительный

__|_______ Задвижка с ручным приводом

Счетчик

й Бак конденсатный

П р и в я з а н

Инв.№

о  Ъ

'— 0 _

Поверхностный теплообменник

Насос электрический 

Насос ручной

Г идрозатвор

гип
Нач.отд.

Н.контр.

Г л.спец.
Нач.гр.

Вед.инж.
И н ж .2к а т .

Ляпусов

Л я п у с о в

Н е в р е т д и н о в а

Н е в р е т д и н о в а

М алы гина

Агафонова

С м ирнова
W -

903-4-0179.94-ТХ

С тан ц и я  п е р ек ач ки  к о н д е н с а та  2 x1 м3 Q=12 м З/ч

Общие данные 
(окончание)

С т а д и я  Ш  Л и с то в

А О  П Р О Е К Т Н И И С Т Р О Й Д О Р М А Ш  

г . Р о с т о в - н а - Д о н у

4* в о з а # - * /  8 Формат А2



План на отм. 0.000

а
о

чэ

<

Разрез 1 -1 ф

3000 1500

1. * Размеры для справок

2. Строительные оси показаны условно для определения границ потребной площади

3. Отметка 0.000 принята условно
4 . К р а н  р у ч н о й  п о д в е с н о й  п о з .О .4  н а  п л а н е  у с л о в н о  н е  п о к а з а н .

9 0 3 -4 -0 1 7 9 .9 4  ТХ

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 и Q=12 мЗ/чГИЛ Ляптсов

Привязан
Нач.отд Ляпусов стадии лист листов

H.K0HTD. Невретданова Вариант 1
Р 4Гп.спец. Невретдкяош

Нач.гр. Малыгина Чертеж расположения оборудования 
при давлении в баке 0.02 МПа

АО проешиистройдорш

г.Ростов-на-Дону
Вед.ннж. Воеводина

ИНВ. N Иыж.2т Смирнова ££-
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о

VD
А

<

План на отм. 0.000

г 1

2.635

\/

Разрез 3-3 Q

3000 ^ 0 0

*— г

о

3.030

vT

1а3.510

1. * Размеры для справок

2. Строительные оси показаны условно для определения границ 
потребной площади

3. Отметка 0.000 принята условно
4. Кран ручной подвесной поэ.0.4 на плане условно не показан.

Привязан

инв. N

ГИП
Нач.отд

H.Z6HXJL
ГД.СДСЦ.
Нач.гр.
Вединж.

Лядусов.
Лядусов

Всврешвова

Малыгина
Агафонова

MH3K.ZmJ Смирнова

Бг

9 0 3 -4 -0179 .94  -Т Х

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 и Q=12 мЗ/ч

Вариант 2

Чертеж расположения оборудования 
при давлении в баке 0.02 МПа

садок

АО
г-Ростов-на-Дону

Ц & О З З З ' #  / / Фориат А2



План на отм. 0.000 Разрез 4 4 Q *

Г1

1. * Размеры для справок

2. Строительные оси показаны условно для определения границ 
потребной площади

3. Отметка 0.000 принята условно

4 . Кран ручной подвесной поз.0.4 на плане условно не показан.

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 и Q-12 мЗ/чГИП Ляпуеов

Привязав
Нач.отд. Ляпусов

Вариант 2
сиди лжет листов

Нловтр. Ястрешяова Ё Ж *
Р 7Гп.спеп. Невоетдинова

Нач.гр. Малыгина Чертеж расположения оборудования 
при давлении в баке 0.3 МПа

АО ПР0ШНИИСТР0ЙД0И1АШ 
гРостов-на-Дону

Вед.инх. Агафонова
ИНВ. N Инж.2вт Смирнова J & L .

Формат А2
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Марка,
поз. Обозначение Наииенованне

Количество
Масса
ед.,кг Примечание

Р=0.02
МПа

Р=0.3
МПа

Основное оборудование

0.1 ТУ 400-28-429-82Е Подогреватель водоводяной

3-78 х 2000 -  Р х 4

F= 0.65 х 4 * 2.6 м2 1 1 168.75

0.2 Насос центробежный ков-

денсатный Кс 12- 50

Q = 12 мЗ/ч

Н = 0.5 МПа (50м вод.ст.)

с электродвигателем

4А 100L2 N= 5.5 кВт

п = 2900 об/мин 2 2 305..0

0.3 Насос ручной Р - 1.6-2.0 1 1 22.0

0.4 ТУ 24.00.4912-55 Кран подвесной ручной

однобалочный Q= 1тс

I* = 4.2 м 1 = 0.8 м 1 1 332.0

Нестандартизированное оборудование

НОЛ БК. 00.000. ЭН Бак конденсатный V =1 м3

Эскизный чертеж

общего вида 2 2 615.0

НО. 2 Г З .О О .О О О .Э Ч Гидрозатвор . Эскизный

чертеж общего вида 2 - 58

Участки трубопроводов

Т8.1 Подача конденсата,

коллектор 1 1

Т8.2 Подача конденсата от

коллектора к поз. Н0.1 2 2

Т8.3 Отвод конденсата

от поз Н0.1 2 2

Марка,
поз. Обозначение Наименование

Количество
Масса
ед.,кг Примечание

Р=0.02
МПа

Р=0.3
МПа

Т8.4 Отвод конденсата от

поз. Н0.1 к поз. 0.1,

коллектор 1 1

Т8.5 Уравнительная линия по

конденсату между поэ.НО.1. 1 1

Т8.6 Отвод конденсата от

поз. 0.1 к поз. 0.2 1 1

Т8.7 Нагнетание конденсата

от поз. 0.2 в тепловую

сеть 1 1

Т7 Пар вторичного вскипания

от поз. Н0.1 к поз. Н0.2 1 _

СППК4Р-16
То же, к поз. 50-1.6 _ 1

Т7.1 Подача пара после регу-

пирующего клапана давле-

нием 0.1 МПа к поз. Н0.1 1 -

Т7.2 Уравнительная линия по

пару между поз. Н0.1 1 1

Т7.3 Подача пара после регули-

рующего клапана давлени-

ем 0.3 МПа к поз. Н0.1 - 1

Т7.4 Подача пара давлением

от 0.3 до 0.6 МПа от

паропровода до регули-

рующего клапана 1 1

В1.1 Подача водопроводной

воды к поз. 0.1 1 1

В1.2 Подача водопроводной

воды к поз. Н0.2 1 -

Марка,
поз. Обозначение Наименование

Количество
Масса
ед.,кг Примечание

Р=0.02
МПа

Р=0.3
МПа

ТЗ Подача горячей воды от

поз. 0.1 к потребителю 1 1

А5 Сброс паровоздушной сме-

си в атмосферу от поз.Н0.2 2 -

СППК4Р-16
То же, от поз. 50-1.6 - 2

В10.1 Дренаж от поз. Н0.1

к коллектору 2 2

В10.2 Дренаж от поз. Н0.2

к коллектору 2 -

В10.3 Дренаж, коллектор 1 1

В10.4 Слив воды от поз. НО. 2 2 -

В10.5 Подача дренажа к

ручному насосу поз. 0.3 1 1

В10.6 Сброс дренажа от

ручного насоса поз. 0.3 1 1

903-4-0179.94
У >

ГИП Ляпусов
Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 мЗ/чНач.отп. Ляпусов сА /

Привязан H.KOHTD. Невветдинова Стадия Лист Листов
Г л.спеи. Невветдинова Вариант 1

Р ЮНач.го. Малыгина
Веп.инж. Воеводина btofyLf t Спецификация оборудования 

и  участков трубопроводов
АО ПРОЕШИИСТРОЙДОРМАШ

г.Ростов-на-ДонуИнж.2кат. С м и о н о в а
Инв.№ 7 ^

^  С О  3 3 / 7 -  < ? / / S '  Формат А2
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Марка,
поа. Обозначение Наименование

Количество
Масса
ед.,кг Примечание

Р-0.02
МПа

Р=0.3
МПа

Основное оборудование

0.1 ТУ 400—28—429—82Е Подогреватель водоводяной

3-76 х 2000 -  Р х 4

F= 0.65 х 4 -  2.6 м2 1 1 168.75

0.2 Насос центробежный кон-

денсатяый Кс 12- 50

Q = 12 мЗ/ч

Н = 0.5 МПа (50м вод.ст.)

с электродвигателем

4А 10012 N= 5.5 кВт

п в 2900 об/мин 2 2 305..0

0.3 Насос ручной Р—1.6—2.0 1 1 22.0

0.4 ТУ24.00.4912-68 Кран подвесной ручной

однобалочный Q= 1тс

I* = 3.6 м 1 -  0.3 м 1 1 321.0

Несталдартизировалное оборудование

Н0.1 в к .о а о о о .э ч Бак конденсатный V -1 м3

Эскизный чертеж общего

вида 2 2 615.0

Н0.2 г з .о а о о а э ч Гидрозатвор. Эскизный

чертеж общего вида 2 - 58

Участки трубопроводов

Т8.1 Подача конденсата,

коллектор 1 1

Т8.2 Подача конденсата от

коллектора к поз. Н0.1 2 2

Т8.3 Отвод конденсата

от поз Н0.1 2 2

\s

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование

Количество
Масса
ед.,кг Примечание

Р=0.02
МПа

Р=0.8
МПа

ТЗ Подача горячей воды от

поз. 0.1 к потребителю 1 1

А5 Сброс паровоздушной сме-

св в атмосферу от позЛ02 2 -
СППК4Р-16

То же, от поз. 50-1.8 - 2

ВЮ.1 Дренаж от поз. Н0.1

к коллектору 2 2

B10J2 Дренаж от поз. Н0.2

к коллектору 2 -

В10.3 Дренаж, коллектор 1 1

В10.4 Слив воды от поз. НО. 2 2 -

В10.5 Подача дренажа к

ручному насосу поз. 0.3 1 1

В10.6 Сброс дренажа от

ручного насоса поз. 0.3 1 1

Марка,
поа. Обозначение Наименование

Количество
Масса
ед.,хг Примечание

Р^О.02
МПа

Р=0.3
МПа

Т8.4 Отвод конденсата от

поз. Н0.1 к поз. 0.1,

коллектор 1 1

Т8.5 Уравнительная линия по

конденсату между лоз.НОД 1 1

Т8.6 Отвод конденсата от

поз. 0.1 к поз. 0.2 1 1

Т8.7 Нагнетание конденсата

от поз. 0.2 в тепловую

сеть 1 1

Т7 Пар вторичного вскипания

от поз. НОД к поз. Н0.2 1 _

СППК4Р-16
То же, к поз. 5о-1.в _ 1

Т7.1 Подача пара после регу-

пирующего клапана давле-

нием ОД МПа к поз. НОД 1 -

Т7.2 Уравнительная линия по

пару между поз. НОД 1 1

Т7.3 Подача пара после регули-

рующего клапана давлени-

. ем 0.3 МПа к поз. НОД - 1

Т7.4 Подача пара давлением

от 0.3 до 0.6 МПа от

паропровода до регули-

рующего клапана 1 1

В1.1 Подача водопроводной

воды к поз. ОД 1 1

В1.2 Подача водопроводной

воды к поз. Н0.2 1 -

903-4-0179.94
— гг-/ -ГИП Лялусов

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 мЗ/чНач.отд. Лялусов siaLПривязан H.KOHTD. Невветлинова
Вариант 2

С т а ц и я Л и с т Листая
Г л.спеи. Невветлгаова

Р иНачт. Малыгина
Вйлинж- Воевоптая Спецификация оборудования 

и участков трубопроводов
А О  П Р О Ш Н И И С Т Р О Й Д О Р М А Ш

г.Ростов-на-Дону
И н ж .2 к а т . Смирнова ( Щ -

Инв.№ i T -

и,0СЭ39-&  *«pwi А2
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1»рл*4и»1 ГЕШТИГГ! ВДДЯ ГМД* !П УШШ ИкГОТУП fa'nin :(«):£! Y&ZZA

В
903—4—0179.94 - ТХ

С т а н ц и я  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q =1 2  м З/ч

ЖЕГ
Р /3

iftij'uiij iiiik Л Ш7757ТЧ1
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Чертеж расположения трубопро
водов при давлении в баке 

0.02 МПа
АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРШ 

г. Ростов- на- Дону

f t S  Формат А2



/ 8

Р а з р е з  9 - 9  О  jucm / 2 Р а з р е з  / / - / /  л и с т  / 2

7 7
8 0

кип-/о

т-я

М П - / О  

Ш - 2

то

0 .6 / 5

0.000

В и д  /г О  л и с т  / 2

о о

Разрез 10-10 О  лист /2

5 0 - / О

15кч/8  л 2  /S x v /8 л  2
5 0 -  / 6

/2/5

, ^  IL\/
1-----------L

/\
1000

- -=№У

/. Р а з м е р ь /  д л и  с о р а  д о к .

2 . Л  р а н  д л я  о т д о р а  л р о с Г  к о н д е н с а т а  н а р / с о  / 0 5 8 д к /  

у с т а н о в и т ь  н а  т р у д о л р о ё о д е  д о з д р а т а  к о н д е н с а т а

о т  л о т р е о Ъ т  е л е  а  Т З . /  8  у д о й н о е /  д л я  с д с л у # с / д а н и я  

м е с т е .

8 . Д л я  л р и о Ъ р о ё  л о з .  K U f l - /  и  5 I / O - 9  з а к л а д н ы е  к о н с т р у к 

ц и и  у с т а н о д и т с  н а  д д о д е  т р у о Ъ л р о д о д а  к о н д е н с а 

т а  Т 8 ./ .

Р . Р а  р а з р е з е  0 - д  л е с т н и ц а  у с л о д н о  н е  п о к а з а н а .

5  Т р у о Ъ л р о 8 о д о /  о о с л а д Ь д е н с / я  л о д и / с / л н с / к о д  н а с о с  о д  < р / S  

р а з д е с т и  п о  н е с / л у  с о г л а с н о  с о с е н е  л и с т  д .

с н э

| Привязан |

I шш
1 шш
1 шш
И М ______1 1 1

Ш Ш П Г Ш Ш П Ш11иимно:1 Т9/СЖ
1Д-ДИЫ 1!!!!|ЩЯ 
1*шт
liOEBI! Е3335Е15Э

ШЯЖ
\ ГГГУ4Ш [ТШ:Ц;Т.1 К У Л

—
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В а р и а н т  I  р  / 0

Чертеж расположения т 
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0.02 МПа
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Разрез 3/-J/ О  м/c/nPJ

ЛЛ

Р а з р е з  3 2 -3 2  лос/п £■/

3.B00

о о

/. * Размеры для слравок
2. М л  л лрибороё лоз ХИ Л -4 и Х И Л -9.4 за/славны е монстру/сцои 

уст ановит ь на в  воре т рубопровода  /с он вен са т а  73.4.

3 . Н а  р а з р е з е  3 4 -  3 4  л л о с ц а в м а  о в с л у р с о в о н ^ л  с  л е с т н и ц е й  

у с л о в н о  н е  л о / с а з а н а .

1

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

/> Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 мЗ/чгип Л япусов С/Т*
Привязан Начотд Ляпусов

В ар и ан т  2
Сталия Лист Листов

R контр Невретдиыова
Р 2 2Гдспед Невретдинова

Начгр Малыгина Чертеж расположения трубопро- 
водов при давлении в баке 

0.3 МПа
АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРМАШ 
г. Ростов- на-Дону

Вединх Агафонова W T ,
ш ________ инх2ш. Смирнова Ш -

олЗЗУ-&/ г 7  Формат А2
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Наименование
Г

Всего К о л и ч ест в о  н а  уч аст к и  тр убо п р ов од ов  и  оборуд ов ан и е
17 17.1 17.2 17.4 ТВ.1 7В.2 ТВ.З ТВ.4 ТВ.5 ТВ.6 ТВ-7 ТЗ Ш В1.2 Ш0.1 В10.2 И0.3 И0.4 Ш0.5 И0.6 А5 V=1m3

Задвижка параллельная с

выдвижным шпинделем

фланцевая с ручным управ-

пением

ЗОчббр

Ду 50 Ру 10 шт 18 1 2 2 2 1 3 5 2

Клапан фланцевый

15кч10п2

Ду 25 Ру 16 ШТ 5 3 2

Клапан муфтовый 15кч18п2

Ду 15 Ру 1.6 ШТ. 4 4

Ду 25 Ру 16 ШТ. 4 2 2

Ду 50 Ру 16 шт 3 1 2

Клапан обратный поворот-

ный однодисковый

фланцевый

19ч21бр

Ду 50 Ру 16 шт 2 2

Регулятор давления прямо-

го действия "после себя",

фланцевый

21Б4-бк

Д у 25 Ру 16 шт 1 1

Кран пробно-спускной

сальниковый с изогнутым

спуском

ЮБВбй

Ду 20 Ру 10 ШТ. 1 1

Счетчик крыльчатый

горячей воды

ВСКМГ-9010-50 шт 1 1

Привязан

1Инв W3 1

г ✓
ГИ Л Л я п у с о в

Ш Д 8В П И Е

—

ш ш т ы м Е И в а

Ш Я В Ж

Р С Т Ш 1  Ш 'Ш » Щ  1W i g i
—

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4  - Т Х

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 м З/ч

Вариант 1

Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.02 МПа

Стадия Лист Листов

АО ПРОЕКПШСТРОЙДОРШ1 
г. Ростов- на-Дону

U , QO 3 3 4 - 0 /  2 3  Формат А2
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Гс
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Н а и м е н о в а н и е

Г

Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е
Т7 Т7.1 Т7.2 Т7.4 тел та.2 те.з ТВ.4 те.5 та.б 7В.7 та ал В1.2 Ш0.1 В10.2 В10.3 В10.4 Ш0.5 В10.6 А5

__ . ГОСТ 10704-91
ВстЗспЗ ГОСП0705-80’

32 х го м 9.1 6.6 0.5 го

57 х а о и 56.3 4.1 3.0 2.0 2.8 6.8 4.8 4.8 4.3 0.1 0.1 2.6 ао 5.2 10.0

89 х а о 11 2.6 2.6

Труба ГОСТ 3262-75*

ю х го м 0.8 0.8

15 х 2.5 1Г 2.0 2.0

20 х 2.8 к 1.0 1.0

25 х а2 и 1.3 0.8 0.5

40 х as и 1.0 0.5 0.5

50 х 3.5 и 1.8 0.4 0.6 0.8

Опора ГОСТ 14911-82

0ПП1 -  100.32 шт. 2 2

0ПП2 -  100.57 шг 5 2 г 1

Заглушка ГОСТ 17379-83 *

57 х 3.0 шт. 3 1 1 1

Отвод ГОСТ 17375-83 *

90° 45 х 2.5 шт. 2 2

90° 57 х 3.0 шт. 38 2 5 6 4 7 4 8 2

90°76 х а5 шт. 2 2

90°89 х а5 шт. 4 4

90*108 х 4.0 □ГС. 2 2

Певегоя ГОСТ 17378-83*

К57 х 4.0 -  32 х 2.0 шт. 2 2

К57 х 4.0 -  45 х 2.5 шт. 2 2

К76 х 3.5 -  57 х 3.0 шт. 4 2 2

КВ9 х а5 -  57 х 3.0 шт. 4 2 2

К108х 4.0 -  57 х 3.0 шт. 4 2 2

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

/ Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q-12 мЗ/чГИП Ляпусов
Привязан Нааотд Ляпусов

Вариант 1

Стадия Лист Листов
Н. контр Невретдинова

Р 25Га спец Невретджяова
Нач.гр. Малыгина

Ведомость трубопроводов при 
давлении бака 0.02 МПа

АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРШ 
г. Ростов- на- Дону

Ведшие. 1 0 1 S

ишие______ игскгш Смирнова ш .
Формат /12
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Н а и м е н о в а н и е
1 г

Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е
т? m 17.2 17.4 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 13 BLI а г BL0.1 BL0.2 В10.3 В10.4 BL0.5 BL0.8 А5 V=1 м3

Тройнях ГОСТ 17376-83*

57 х а о шт. 15 2 4 1 3 5

89 х а5 шт 2 2

Угольник РОСТ 8948-75*

90е—1—15 шт. 2 2

9СГ -1-25 шт. 2 г

90Г -1-40 шт. 3 3
Тройник ГОСТ 8948-75*

Тройник 15 шт. 2 2

Тройник 25 шт. 2 2

Тройник 50 шт 2 1 t
Муфта 15x10 ГОСТ 8957-75* шт. 4 4

Ниппели ГОСТ 8958-75*

Ниппель 15 шт 9 9

Ниппель 50 шт 3 2 1

Фланец ГОСТ 12820-80 *

1-40-8 ст.25 шт. 2 2

1-50-8 ст.25 шт 4 1 1 1 1
1-65-8 ст.25 шт. 2 2 2

1-50-10 ст.25 шт 36 2 4 4 4 2 8 10 4

1-25-18 ст.25 шт. 12 8 8

1-50-16 ст.25 шт. 4 4

Прокладка ГОСТ 15180-86

А -40-6 ПОН шт 2 2

А-50-8 ПОН шт 4 1 1 1 1

А-65-6 ПОН шт. 2 2 2

Аг 50-10 ПОН шт 38 2 4 4 4 2 8 10 4

А—25—16 ПОН шт. 12 8 8

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 мЗ/чГИП Л я п у с о в

Привязан Начотд Л я п у с о в
В а р и а н т  1

Стадия Лист Листов
Нконто Невретдююва

Р 2 61Л  спец Невретдяшяа
Нач.пх Малыгина Ведомость трубопроводов при АО ПРОЕКТНИИСТРОЁДОРМАШ 

г. Ростов- на-Дону
Вединх Агафонова

М Ж ________ инх2ш Смирнова
IS 00ЭЗ&- О/ 34 Формат А2
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Я
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Н а и м е н о в а н и е

Г
Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е

Т7 Т7.1 17.2 17.4 7В.1 ТВ.2 ТВ.З Т8.4 ТВ.5 ТВ.6 Т8.7 ТЗ В1.1 И.2 В10.1 Ш0.2 В10.3 В10.4 В10.5 В10.6 А5 У=1мЗ

Болт ГОСТ 7708-70 *

M12-6g х 50.58 шт. 32 4 12 8 4 4

M12-6g х 55.58 шт. 48 24 24

M16-6g х 55.58 шт. 144 8 16 16 16 8 24 40 16

Гайка ГОСТ 5915-70 *

М12 -  6Н5 шт. 80 24 24 4 12 8 4 4

Ш6 -  6Н5 шт. 160 8 16 16 16 8 24 56 16

Шпилька ГОСТ 9066-75 *

AM 16-6gxl60.40.35.Il 3.029 шт. 8 8

Закладные элементы КИП

Закладная конструкция

ЗКЧ-1-87 (КИП-2) шт. 2 2

в составе :

Бобышка БШ-М27х2.0-55УХЛЗ

ТУ 36.1097-85 шт. 2 2

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 2 2

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 2 2

Закладная конструкция

ЗКЧ-2-87 (КИП-8) шт. 1 1

в составе :

Расширитель 29

ЗКЧ-29-87 шт. 1 1

Пробка П-М27ЙУЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 1 1

Прокладка ПП28х42 УХЛ2

ТУ 36.1103-81 [ПТ. 1 1

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х
/ Станция перекачки конденсата 2x1 u3 Q-12 к З /чГИП Л я п у с о в

Привязан Начотд Л я п у с о в

В а р и а н т  1
Сталия ЛИСТ Листов

Нконтп Неврешнова
Р 271'л.спец Невретдинова

Н а ч . т Малыгина Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.02 МПа

А О  П Р 0 Е К Т Н И И С Т Р 0 Й Д 0 Р М А Ш  

г .  Р о с т о в -  н а - Д о н у
Ведишк Агафонова

И н в  К 3 и н х 2 ш Смирнова г
G 0 3 3 S -  0 /  3 /  Формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
Т7 Т7.1 17.2 Т?.4 ТВ.1 7В.2 Т8.3 ТВ.4 ТВ.5 ТВ.6 ТВ.7 та В1.1 В1.2 ИОЛ И0.2 ИО.З И0.4 И0.5 В10.6 А5 V=lu3

Закладная конструкция

ЗК Ч -З -87  (КИП-1,3,4,5,6,7) шт. 6 1 1 1 1 i 1

в составе :

Расш иритель 6

ЗК Ч -27-87 шт. 6 1 1 1 1 i t

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 38.1144-83 шт. 6 1 1 1 1 i 1

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 6 1 1 1 1 1 i

Закладная конструкция

ЗКЧ-223-89(КИП 18a.19a.20a.2ta) шт. 4 4

в составе :

Бобышка БМ27Х1.5
46-ВГОСТ 2590-88 

Круг 20 ГОСТ 1050-88 ши 4 4

Пробка П-М20х1.5УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 4 4

Прокладка 27x40 ш т 4 4

Отборное устройство д а в ле -

ния 2.5 -70 -15  ЗКЧ-271.00.90 ш ъ 1 1

(КИП-17)

в составе :

Труба 15 х  2.8

ГОСТ 3262-75 1/=0.1 м шт. 1 1

Клапан 14с27п1 Д у 15

ТУ 26 .07-022-76 шт. 1 1

Отборное устройство

1.6-225У(КИП 9.10,13,14,15.16)

ТУ 36.221905.005-85 шт. 10 1 1 1 2 3 2

Отборное устройство

1.6-70 (КИП 11,12)

ТУ 38.22.1905.005-85 ш т 2 i i

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - T X

С тан ц и я  п ер ек а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q -12  м З /чг и п Л я п у с о в
Привязан Н а ч отд Л я п у с о в

В а р и а н т  1
Стадия Лист Листов

Н кон то Невретдинова
Р Z3Гл. сп ец Невретдинова fifes

Б а й г й М алы ги н а Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.02 МПа

АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0РМАШ 
г. Ростов- на-Дону

Вед инх. Агафонова
M J E __ _ _ _ _ инх2кат. С м и рн ова & L

О О ЗЗУ- С/ j y  Формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
Т7 Т7.3 Т7.2 Т7.4 ТВ.1 ТВ.2 ТВ.З ТВ. 4 ТВ.5 ТВ.6 ТВ.7 ТЗ В1.1 В1.2 ИОЛ И0.2 И0.3 И0.4 И0.5 И0.6 А5 V=1m3

Задвижка параллельная с

выдвижным ш пинделем

фланцевая с ручным управ-

пением

ЗОчббр

Ду 50 Ру 1.0 шт. 18 1 2 2 2 1 3 5 2

Клапан фланцевый

15кч19п2

Ду 25 Ру  1.6 шт. 5 3 2

Клапан муфтовый 15кч18п2

Ду 15 Ру 1.6 шт. 4 4

Ду 50 Ру 1.6 шт. 3 1 2

Клапан обратный поворот-

ный однодисковый,

фланцевый

19ч21бр

Ду 50 Ру  1.6 шт. 2 2

Регулятор давления прямо-

го  действия "п осле  себя",

фланцевый

21Б4-бк

Ду 25 Ру 1.6 шт. 1 1
Кран пробно-спускной

сальниковый с изогнутым

спуском

10Б86К1

Ду 20 Р у  1.0 шт. 1 1

Счетчик крыльчатый

горячей воды

ВСКМГ— 9010—50 шт. 1 1

Привязан

MJE.

ГИП 
Начотд

Вединж
инх2ют.

Ляпусов|г
Ляпусов

Н. контр Невретдинова 
Гл спещ Невретдинова
Н а и г р .  М алы ги н а

Агафонова
Смирнова

Ж *

903-4-0179.94 -ТХ
С тан ц и я  п ер ек а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q=12 м З/ч

Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.3 МПа

■СГШЯ JIttttbгэ Л ш ж

АО
г. Ростов- на-Дону

Ц  О СЗЗ& - V/ 3 V Формат А2
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Н а и м е н о в а н и е

Г
Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е

V Т7.3 Т7.2 Т7.4 ТВ.1 Т8.2 ТВ-3 Т8.4 ТВ. 5 ТВ. 6 Т8.7 ТЗ В1.1 В1.2 В10.1 В10.2 В10.3 В10.4 Ш0.5 В10.6 А5 V=1 м3

Клапан предохранительный

пруж инный фланцевый

СППК4Р(17с6нж) Ду50 Ру 1.6 шт. 2 2

ГОСТ 10704—91
ТРУбаВ- ВстЗспЗГОСП0705-80

32 х 2.0 и 9.1 6.6 0.5 2.0

57 х 3.0 М 40.9 0.3 4.1 3.0 го 2.8 6.8 4.8 4.8 4.3 0.1 0.1 2.6 5.2

89 х 3.0 м 10.0 10.0

Труба ГОСТ 3262-75*

10 х 2.0 м 0.8 0.8

15 х 2.5 м 2.0 2.0

20 х 2.8 м 1.0 1.0

40 х as У 1.0 0.5 0.5

50 х 3.5 м 1.8 0.4 0.6 0.8

Опора ГОСТ 14911-82

0ПП1 -  100.32 шт. 2 2

0ПП2 -  100.57 шт. 5 2 2 1

Заглушка ГОСТ 17379-83 *

57 х 3.0 шт. 3 1 1 1

Отвод ГОСТ 17375-83 4

90°45 X г5 шт. 2 9

90°57 х 3.0 шт. 36 2 5 6 4 7 4 8

90°76 х 3.5 шт. 2 2

90° 89 х 3.5 шт. 2 2

90°108 х 4.0 шт. 2 2

Переход ГОСТ 17378-83*

К57 х 4.0 -  32 х 2.0 шт. 2 2

К57 х 4.0 - 45 х 2.5 шт. 2 2

К76 х 3.5 -  57 х 3.0 шт. 4 2 2

К89 х 3.5 -  57 х 3.0 шт. 2 2

К108х 4.0 -  57 х 3.0 шт. 4 2 2

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х
*

Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q=12 мЗ/чГИП Л япусов ж ; *
Привязан Начотд Ляпусов

В ар и ан т  1

Сталия Лист Листов .
Н контр. Невретдинова Р 3 0Гдспец Невретдинова
Нач гр. Малыгина

Ведомость трубопроводов при 
давлении бака 0.3 МПа

АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0РМАШ 
г. Ростов- на-Дону

Вединж Агафонова т р :
ш ж _____ шж2кат. Смирнова a p t

U, Q0333- с/ 3 S  Формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
V 17.3 Т7.2 Т7.4 Т8.1 Т8.2 Т8.3 ТВ. 4 Т8.5 Т8.6 Т8.7 тз В1.1 В1.2 В10.1 В10.2 В10.3 В10.4 В10.5 В10.6 А5 V=1 м3

Тройник ГОСТ 17376-83*

57 х  3.0 шт. 12 2 4 1 3 3

Угольник ГОСТ 8946-75*

9 0 °—1—15 шт. 2 2

9 0 °-1 -4 0 шт. 3 3

Тройник ГОСТ 8948-75 *

Тройник 15 шт. 2 2

Тройник 50 шт. 2 1 1

Муфта J5X10 ГОСТ 8957-75 * шт. 4 4

Ниппели ГОСТ 8958-75*

Ниппель 15 шт. 9 9

Ниппель 50 шт. 3 2 1
Фланец ГОСТ 12820-80 *

1—40—6 ст.25 шт. 2 2

1 -50 -6  ст.25 шт. 4 1 1 1 1

1 -6 5 -6  ст.25 шт. 2 2

1 -8 0 -6  ст.25 шт. 2 2

1-50-10 ст.25 шт. 36 2 4 4 4 2 6 10 4

1-25-16 ст.25 ш т 12 6 6

1-50-16 ст.25 шт. 6 2 4

Прокладка ГОСТ 15180-86

А - 4 0 -6  ПОН шт. 2 2

А—50—6 ПОН шт. 4 1 1 1 1
А -6 5 -6  ПОН шт. 2 2

А -8 0 -6  ПОН шт. 2 2

А -50-10 ПОН шт. 36 2 4 4 4 2 6 10 4

А -25-16 ПОН шт. 12 6 6

903—4—0179.94-TX
С тан ц и я  п ер ек а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q—12 м З/чГ И П Ляпусов

Привязан Надотд Ляпусов
В а р и а н т  1

Сталия Лист Листов
Н к он тд Невретдинова Р 3 1т с п е ц Невретдинова
Начгр. М алы ги н а Ведомость трубопроводов при 

давлении в баке 0.3 МПа
АО ПР0ШНИИСТР0ЙД0РМАШ 

г. Ростов- на-Дону
Вединж. Агафонова

Иив №> иж2кат. Смирнова
l£ 00339- о/ £ g формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
17 Т7.3 17.2 Т7.4 ТВ.1 ТВ.2 ТВ.З ТВ. 4 ТВ.5 ТВ.6 ТВ.7 ТЗ В1.1 В1.2 В10.1 В10.2 В10.3 В10.4 ВЮ.5 В10.6 А5 V=1m3

Болт ГОСТ 7798-70 *

M12-6g х  50.58 шт. 32 4 12 8 4 4

M12-6g х  55.58 шт. 48 24 24

M16-6g х  55.58 шт. 152 8 16 16 16 8 24 40 16 8

M l6 -6 g  x  70.58 шт. 8 8

Гайка ГОСТ 5915-70 *

М12 х  6R 5 шт. 80 24 24 4 12 8 4 4

М16 х  6R .5 шт. 168 8 8 16 16 16 8 24 56 16

Шпилька ГОСТ 9066-75 *

AM 16-6gxl60.40.35.a3.029 шт. 8 8

Закладные элементы КИП

Закладная конструкция

ЗКЧ-1-87 (КИП -2) шт. 2 2

в составе :

Бобышка БП1-М27х2.0-55УХЛЗ

ТУ 36.1097-85 шт. 2 2

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 ш т 2 2

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 2 2

Закладная конструкция

З К Ч -2 -87  (КИП-8) шт. 1 1

в составе :

Расширитель 29

ЗК Ч-29-87 шт. 1 1

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 1 1

Прокладка ПП28х42 УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 1 1

9 0 3 - 4 — 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

С тан ц и я  п ер ек а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q -1 2  м З/чГ И П Л я п у с о в
Привязан Н а ч отд Л я п у с о в

В ар и ан т  1

.Стадия Лист Листов
R  контр. Невретдинова

Р 32Гд  спец Яевретдинова
Н а ч .гр . М алы ги н а S 5 > t L Ведомость трубопроводов при 

давлении в баке 0.3 МПа
АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0РМАШ 

г. Ростов- на- Дону
Вединх. Агафонова ЯА ,

Инв№ инх2кат. С м ирнова
Формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
Т7 Т7.3 Т7.2 Т7.4 тел ТВ. 2 ТВ.З ТВ. 4 ТВ. 5 ТВ.6 Т8.7 тз В1.1 В1.2 В10.1 В10.2 В10.3 В10.4 В10.5 В10.6 А5 V=1m3

Закладная конструкция

ЗК Ч-З -87  (КИП-1,3,4,5,6,7) шт. 6 1 1 1 1 1 1

в составе :

Расш иритель 6

ЗК Ч-27-87 шт. 6 1 1 1 1 1 1

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 6 1 1 1 1 1 1

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 6 1 1 1 1 1 1
Закладная конструкция

ЗКЧ- 223-89( КИП 18а,19а20а21а) шт. 4 4

в составе :

Бобышка БМ27Й.5
46-ВГОСТ 2590-88 

Круг 20 ГОСТ 1050-88 шт. 4 4

Пробка П-М20х1.5УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 4 4

Прокладка 27x40 шт. 4 4

Отборное устройство д а в ле -

ния 2 .5-70-15 ЗКЧ-271.00.90 шт. 1 1

(КИП-17)

в составе :

Труба 15 х  2.8

ГОСТ 3262-75 1=0.1 м шт. 1 1

Клапан 14с27п1 Ду 15

ТУ 26.07-022-76 шт. 1 1

Отборное устройство

1.6-225У(КИП 9,10,13,14,15,16)

ТУ 36.22.1905.005-85 ш т 10 1 1 1 2 3 2

Отборное устройство

1.6-70 (КИП 11,12)

ТУ 36.22.1905.005-85 шт. 2 1 1

903-4-0179.94-ТХ
С тан ц и я  п ер ек а ч к и  к о н д е н с а т а  2x1 м3 Q-12 м З /чгип Л япусов

Привязан Начотд Л япусов
В а р и а н т  1

Сталия Лист Листов
Е к онтп Яевиетдинова Р 3 3Г л  спец Невретдинова
Начгр. М алы ги н а — • Ведомость трубопроводов при 

давлении в баке 0.3 МПа
АО ПР0ЕКТНИИСГР0ЙД0РМАШ 
г. Ростов- на- Дону

В еди н х Агафонова Щ ' ,
м ж _ _ _ _ _ _ _ инх.2кат. Смирнова а П »
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Н а и м е н о в а н и е
г

Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е
Т7 Т7.1 Т7.2 Т7.4 тол ТВ.1 ТВ.З 7В.4 ТВ. 5 ТВ.6 ТВ.7 тз HL1 Ш.2 Ш0.1 И0.2 В10.3 И0.4 В10.5 Ш0.6 А5

_ , ТШ 10704-01 
ТРУ°ав~ ВствсгАГОСП0705-80«

32 X 2.0 и 9.7 7.0 0.5 2.2

57 хао и 72.2 5.0 as 2.6 аб 16.0 4.0 5.6 4.0 ао 9.0 ао 10

89 хао м а5 as

Труба ГОСТ 3262-75*

10 х 2.0 и 0.8 0.8

15 х г5 и го го

20 х 2.8 11 to to

25 х аг U 1.2 0.7 0.5

40 х 3.5 и 1.0 0.5 0.5

50 ха5 11 4.6 0.3 1.3 ао

Опора ГОСТ 14911-82

ОШ - 100.32 шт. г 2

0ПШ - 100.57 шт 6 2 1 1 1 1

З&гпутш ГОСТ 17379-83 *
57 х 3.0 шт. 3 i 1 1

Отвод ГОСТ 17375-83 4

90° 45 х 2.5 шт. 2 2

90*57 х а0 шт. 46 4 г 5 9 4 7 3 8 2 2

90° 76 х а5 шт 2 2

90° 89 х а5 шт 4 4

90е 108 х  4.0 шт 2 2

Пеоехол ГОСТ 17378-83*

К57 х  4.0 -  32 х 2.0 шт. 2 2

К57 х 4.0 -  45 х 2.5 шт. 2 2

К76 х as -  57 х  ао гат 4 2 2

кв9 х  а5 -  57 х ао шт 4 2 г

Ю08х 4.0 -  57 х  а о шт. 4 2 2

Привязан

1Инв N3 _ 1

.  /
Г И Л Л я л у с о в f__ _ _ _

ШЕИ ЦЩЕРЕШ

УШЯЗЗ Ш55555Э Е22Й [т^гшштяшя

—

903-4-0179.94-ТХ
Станция перекачки конденсата 2x1 ИЗ Q=12 иЗ/ч

В а р и а н т  2

Ведомость трубопроводов при 
давлении баю 0.02 МПа

М н Л й л

3 5

Л ш .

АО ПРОЕШШРО^МАШ 
г. Ростов- на-Дону

U> е о В З З - е /  / / о  формат дг
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Наименование
т

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
Т7 Т7.1 17.2 Т7.4 тел та.2 ТВ.З ТВ.4 те.5 те.в те.7 ТЗ BL1 BL2 ИОЛ И0.2 И0.3 И0.4 И0.5 Й0.6 А5 V=lu3

Волг ГОСТ 7798-70 *

M12-8g х 50.58 т т . 32 4 12 8 4 4

M12-6g х 55.58 шт. 48 24 24

M16-8g х 55.58 т т . 144 8 18 18 18 8 24 40 18

Гайка ГОСТ 5915-70 *

Ш2 ’г 6Н5 ш т 98 24 24 4 12 8 4 4

М16 -  6HJ5 144 8 18 16 18 8 24 40 18

Шпилька ГОСТ 9068-75 *

АЫ 16-6gxl60.40.35.Il.a029 ИГЕ. 18 16

Закладные элементы КИП

Закладная конструкция

ЗКЧ-1-87 (КИП-2) ШТ. 2 2

в составе :

Бобышка ВШ-1С7х2.0-55УХПЗ

ТУ 38.1097-85 ШТ. 2 2

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 38.1144-83 ПГЕ. 2 2

Прокладка ПП28х42Ш2

ТУ 38.1103-81 ШТ. 2 2

Закладная конструкция

ЗКЧ-2-87 (КШ-В) ШТ. 1 1

в составе :

Расширитель 29

ЗКЧ-29-87 шт. 1 1

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 ШТ. 1 1

Прокладка ПШ8х42 УХЛ2

ТУ 38.1103-81 ШТ. 1 1

903-4-0179.94-ТХ
Станция перекачки конденсата 2x1 М3 Q=12 мЗ/чГИП ЛялусовС JfT/,

Привязан Начотд ЛяпусовЗ Ж Г
В ар и ан т  2

Сталия Лист Листов
Кконто Яевретдиюва Р 3 71'л спец. Невретдююва I S & Z .
Н ачгр Малыгина Ведомость трубопроводов при АО ПРОШНИИСТРОЙДОР1ШП

г. Ростов- на-Дону
Вединх Агафонова Щ ^ ~

HBBJE_______ мнхЗш. Смирнова Ш Е .
ц е о з з з - м Формат А2
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
V Т7.1 17.2 Т7.4 ТВ.1 ТВ.2 таз те.4 ТВ.5 ГО.б ТВ.7 ТЗ ш BL2 ИОЛ И0.2 ИО.З И0.4 Ш0.5 610.6 А5

Задвижка параллельная с

выдвижным шпинделем

фланцевая с ручным управ-

лением

ЗОчббр

Д у 50 Ру U) шт. 18 1 2 2 2 1 3 5 2

Клапан фланцевый

15кч19п2

Ду 25 Ру L6 шт. 5 3 2

Клапан муфтовый 15кч18п2

Ду 15 Ру 1.6 шт. 4 4

Ду 50 Ру 1.6 шт. 3 1 2

Клапан обратный поворот-

ный однодисковый

фланцевый

19ч21бр

Ду 50 Ру 1.6 шт. 2 2

Регулятор давления прямо-

го действия ’ после себя",

фланцевый

21Б4бк

Ду 25 Ру 1.6 шт. 1 1

Кран пробно-спускной

сальниковый с изогнутым

спуском

10Б86К1

Ду 20 Ру 1.0 шт. 1 1

Счетчик крыльчатый

горячей воды

ВСКМГ-9010-50 шт. 1 1

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4  - Т Х

Станция перекачки конденсата 2 i l  u3 Q=12 ЫЗ/чГИП Л я л у с о в
Привязан Начотд Л я л у с о в

В а р и а н т  2
Сталия Лист Листов

Нконтр Невретдиюва
Р 3 9Глспец Невретдгаова

Н аипх Малыгина -1 Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.3 МПа

АО ПРОШМЛТОЙДОРШ 
г. Ростов- на- Дону

Вединх Агафонова
Ж ' у

Ш Ж _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Йнх2кат Смирнова
О/ t/v формат А2
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$ г

Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е
V Т7.3 Т7.2 77.4 Ш 7В.2 78.3 78.4 7В.5 7В.6 7В.7 та ВЦ В1.2 В10.1 В10.2 В10.3 В10.4 В10.5 И0.6 А5

Клапан предохранительный

пружинный фланцевый

СШШР(17с6нж) Ду 50 Ру 1.6 ШТ. 2 2
_ , ГОСТ 10704-91 
ТО™  П-ВстЗспЗГОСП0705-80»

32 х г о к 9.7 7.0 0.5 2.2

57 х 3.0 и 5а2 0.3 5.0 3.5 2.6 3.5 16.0 4.0 5.6 4.0 а о 6.0

89 х а о V 13.0 ia o

Труба ГОСТ 3262-75*

10 х 2.0 V 0.8 0.8

15 х  2.5 м 2.0 2.0

20 х  2.8 и 1.0 1.0

40 х 3.5 и 1.0 0.5 0.5

50 х  3.5 и 4.6 0.3 1.3 а о

Опора ГОСТ 14911-82

ОПШ -  100.32 ПГР. 2 2

0ПП2 -  100.57 шт 8 2 1 1 1 1

Заглушка ГОСТ 17379-83 *

57 х а о ШТ. 3 1 1 1

Отвод ГОСТ 17375-83 *

90° 45 х 2.5 ШТ. 2 2

90е57 х аО ШТ. 44 4 2 5 9 4 7 3 8 2

90е 76 х  3.5 ШТ. 2 2

90*89 х 3.5 ШТ. 4 4

90*108 х 4.0 ШТ. 2 2

Переход ГОСТ 17378-83*

К57 х 4.0 -  32 х 2.0 ШТ. 2 2

К57 х 4.0 -  45 х 2.5 ШТ. 2 2

К76 х 3.5 -  57 х а о ШТ. 4 2 2

КВ9 х 3.5 -  57 х  3.0 ШТ. 2 2

Ю08х 4.0 -  57 х 3.0 ШТ. 4 2 2

9 0 3 —4 —0 1 7 9 .9 4  — Т Х

Станция перекачки конденсата  2x1 М3 Q-12 мЗ/чГИ П Ляпусов
Привязан Начотд Ляпусов

В а р и а н т  2
Сталия Лист Листов

Н. контр Нсвретдккова
РГпспец Невретджнова

Начгр. М алыгина Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.3 МПа

АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0РМАШ 
г. Ростов- на- ДонуВединж Агафонова Щ г ,

M J E _________ r o tZ ia i Смирнова < Р Т
ооЗЗУ-0/ 4S Формат А2
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Н а и м е н о в а н и е

Г
Всего К о л и ч е с т в о  н а  у ч а с т к и  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и е

Т7 Т7.3 Т7.2 17.4 ТВ.1 7В.2 Т8.3 ТВ.4 ТВ.5 18.6 ТВ.7 ТЗ И.1 В1.2 И0.1 В10.2 И0.3 В10.4 В10.5 В10.6 А5

Тройник ГОСТ 17376-83*

57 х  3.0 пгг. 15 2 4 2 3 4

Угольник ГОСТ 8946-75*

90е—1—15 шт. 2 2

90° -1 -40 шт. 4 3 1

90Г -1 -50 шт. 4 2 2

Тройник ГОСТ 8948-75 *

Тройник 15 шт. 2 2

Тройник 50 шт. 2 1 1

Муфта 15x10 ГОСТ 8957-75 шъ 4 4

Ниппель 15 ГОСТ 8958-75 шт. 9 9

Фланец ГОСТ 12820-80 *

1 -40 -бет. 25 шт. 2 2

1-50-6 ст. 25 шт. 4 1 1 1 1

1-65-6 ст.25 шт. 2 2

1-80-6 ст.25 шт. 2 2
1-50-10 ст.25 шт. 36 2 4 4 4 2 6 10 4

1-25-16 ст25 шт. 12 6 6

1-50-16 ст.25 шт. 6 2 4

Прокладка ГОСТ 15180-86

А -40-6 ПОН шт. 2 2

А -50-6 ПОН шт. 4 1 1 1 1

А-65-6 ПОН шт. 2 2

А-80-6 ПОН шт. 2 2

А—50—10 ПОН шт 36 2 4 4 4 2 8 10 4

А -25-16 ПОН шт. 12 6 6

Л -5 0 -1 6  ПОН шт. 6 Z 4

| Привязан |

| ■ ■ 1
1 B H I
1
ittfflJE _ _ _ _ _ _ 1 t = j

9 0 3 - 4 - 0 1 7 9 . 9 4 - Т Х

_ _ * J Станция перекачки  конденсата  2x1 м3 Q=12 мЗ/чШ  Ш иШ М И  7 ^ 1
ШШ1ШШВ1В&Л —

В а р и а н т  2
Стадия Лист Листов

Р 41

пшгттн п г т т е н п  
\ ш ш ь т ш т & 5 Я й

—
Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.3 МПа

АО ПР0ЕШШСГР0ЙД0Р1ШП 
г. Ростов- на-Д ону

О о 33$- С>/ 1/С Формат А2
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Наименование
Г

Всего К оличество н а  участки  трубопроводов и оборудование
17 17.3 17.2 17.4 1В.1 1В.2 ТВ.З ТВ.4 ТВ.5 ТВ-6 13.7 13 ВЫ В1.2 В10.1 В10.2 вю.з В10.4 В10.5 В10.6 А5 V=lM3

Болт ГОСТ 7798-70 *

M12~6g х 50.58 шт 32 4 12 8 4 4

M12-6g х 55.58 шт. 48 24 24

M16-6g х 55.58 шт. 152 8 16 16 16 8 24 40 16 8

Ml8-6g x 70.58 шт. 8 8

Гайка ГОСТ 5915-70 *

ML2-6H5 шт. 80 24 24 4 12 8 4 4

Ш6 -  8R5 шт. 152 8 8 16 16 16 8 24 40 16

Шпилька ГОСТ 9066-75 *

AM 16-6gx80.40.35.IL3,029 шт. 8 8

Закладные элементы КИП

Закладная конструкция

ЗКЧ-1-87 (КИП-2) шт. 2 2

в составе :

Бобышка БШ- М27х2.0-55УХЛЭ

ТУ 36.1097-85 шт. 2 2

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 2 2

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 2 2

Закладная конструкция

ЗКП-2-87 (КИП-8) шт. 1 1

в составе :

Расширитель 29

ЗКЧ-29-87 шт. 1 1

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 1 1

Прокладка ПП28х42 УХТЕ

ТУ 36.1103-81 шт. 1 1

9 0 3 -4 -0 1 7 9 .9 4 -ТХ
л Станция перекачки конденсата 2x1 ЫЗ Q~12 мЗ/ч

г и п Л я п у с о в ^ 2 *

|  Привязан Начотд
В ар и ан т  2Нконто f y t U r

р  р 2 || Ift спец
I Нач:гр Ведомость трубопроводов при 

давлении в баке 0.3 МПа
АО ПРОЕКТНИИСТРОЙДОРШ 

г. Ростов - на-Д ону
1 Вединж.
1 2 Ы __________1 нн*2ш

цеоЗЗЭ -о / формат &
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Наименование
Г

Всего Количество на участки трубопроводов и оборудование
т? Т7.3 17.2 Т7.4 7В.1 Т8.2 Т8.3 Т3.4 ТВ.5 Т8.6 Т8.7 тз B U В1.2 В10.1 BL0.2 В10.3 В10.4 В10.5 В10.8 А5 V=lu3

Закладная конструкция

ЗКЧ-З -87  (КИП-1,3,4,5,6,7) шт. 6 1 1 1 1 1 1

в составе :

Расширитель 6

ЗК Ч -27-87 шт. 6 1 1 1 1 1 1

Пробка П-М27х2УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 6 1 t 1 1 1 1

Прокладка ПП28х42УХЛ2

ТУ 36.1103-81 шт. 6 ! 1 1 1 1 1

Закладная конструкция

ЗКЧ-223-89(Ш 118a.19a.20a.21a) шт. 4 4

в составе :

Бобышка БМ27х1.5
46-ВГ0СТ 2590-88 

Круг 20 ГОСТ 1050-88 шт. 4 4

Пробка П-М20х1.5УЗ

ТУ 36.1144-83 шт. 4 4

Прокладка 27x40 шт. 4 4

Отборное устройство да в ле -

ния 2.5 -70 -15  ЗКЧ—271.00.90 шт. 1 1

(КИП-17) в составе :

Труба 15 х  2.8

ГОСТ 3262-75 1=0.1 и шт. 1 1

Клапан 14с27п1 Ду 15

ТУ 26 .07-022-76 шт. 1 1

Отборное устройство

1.6-225У(КИШ.1,10.1,13,14.1,15,16)

ТУ 36.22.1905.005-85 шт. 10 1 1 1 2 3 2

Отборное устройство

1.6-70 (КИП 11,12)

ТУ 36.22.1905.005-85 шт. 2 1 1

|  Привязан 1

I
I шш
1 шш
I ta J E _______1 1 1

- У
гип Ляпусов йЯГ,

—
ИмчшЗ КЙ2Я—

9 0 3 -4 —0179.94—ТХ
Станция перекачки конденсата 2x1 i£  Q=12 мЗ/ч 

I Стадия Лист _ Листов I

р пВ ар и ан т  2

Ведомость трубопроводов при 
давлении в баке 0.3 МПа

АО
г. Ростов- на- Дону

Ц О О З З З - О /  Y & Формат А2
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Поа
Наименование изолируемых объектов

Ди
ам

ет
р 

ил
и 

се
че

ни
е,

мм

Длина, м

Ко
ли

че
ст

во

ме
ст

о
ра

зм
ещ

ен
ия

те
мп

ер
ат

ур
а

Те
пл

он
ос

ит
еля AHTHKOjр р о зи й н ы й  с л о й Т е п л о и зо л я ц и о н н ы й  с л о й Покровный слой

Ва
ри

ан
т!

Ва
ри

ан
т2

материал

тол
щи

на
мм

Поверхность м2
материал

тол
щи

на
мм

Объем м3
материал

тол
щи

на
мм

Поверхность м2

1 а -
Вари
ант 1

Вари
ант 2 I.

Вари
ант 1

Вари
ант 2 а6» " !

Вари
ант 2

Т8.1

Т8.2

Т8.3

Т8.4

Т8.5

Трубопровод конденсата 57 19.4 29.6 1 В поме
щении

4-120° п.1 табл.5 — 0.18 3.49 5.34 п.З табл. 5 60 0.022 0.426 0.65 п.5 табл .5 0.3 0.58 10.86 16.57

Т8.6

Т8.7
Трубопровод конденсата 57 9.1 10 1 Го же га о о п.1 табл.5 - 0.18 1.64 1.8 п.З табл.5 60 0.022 0.2 0.21 п.5 таб л -5 0.3 0.56 5.09 5.67

Т7.4

Т7.1
Трубопровод пара

32 9.1 9.7 1 * + 120° п.1 табл.5 — 0.12 1.09 1.16 п.З табл. 5 40 0.009 0.08 0.09 п.5 табл .5 0.3 0.36 3.18 3.39

Т7.2 57 4.1 5 1 - 4120° п.1 табл.5 — 0.18 0.74 0.9 п.З табл. 5 60 0.022 0.09 0.11 п.5 табл .5 0.3 0.48 1.97 2.4

Т7 89 2.6 3.5 1 и 412 (f п.1 табл.5 — 0.28 0.73 0.98 п.З табл. 5 60 0.028 0.073 0.1 п.5 табл.5 0.3 0.68 1.72 2.31

В10

В10.2

В10.3

Трубопровод дренажа 57 15.8 18 1 п 4120° п.1 табл.5 — 0.18 2.84 3.24 п.З табл. 5 60 0.022 0.35 0.39 п.5 табл .5 0.3 0.66 8.85 10.08

тз Трубопровод горячей води 57 0.6 1.3 1 460 ° п.1 табл.5 — 0.18 0.11 0.23 п.З табл. 5 40 0.012 0.007 0.016 п.5 табл .5 0.3 0.43 0.26 0.56

В1.1 Трубопровод нагреваемой воды 57 0.8 3.0 1 - 45° п.1 табл.5 — 0.18 0.14 0.54 —

0.1 Бак конденсатный

Наружная поверхность 1006 1.7 1.7 2 - +80%
120° п.1 табл.5 — 3.158 10.74 10.74 п.4 табл. 5 60 0.244 0.83 0.83 п.6 табл5 0.5 3.55 12.07 12.07

Внутренняя поверхность 1000 1.7 1.7 2 п +80*4-
120° п.2 табл.5 — 3.14 10.67 10.67 — — — — — —

0.2 Подогреватель водоводяной 76 8.94 8.94 1 9» 4120° п.1 табл.5 — 0.24 2.145 2.145 п.З табл. 5 40 0.026 0.232 0.232 п.5 табл .5 0.3 0.62 5.54 5.54

Арматура фланцевая Ду 25 — — в Р 4120° п.2 табл.5 — — — — п.З табл. 5 60 0.011 0.066 0.066 п.5 табл.5 0.3 0.41 2.46 2.46

Арматура фланцевая Ду 50 — — 20 • 480%
120° — — — — — л.З табл. 5 60 0.026 0.52 0.52 п.5 табл.5 0.3 0.78 15.6 15.6

Арматура муфтовая Ду 50 — — 1 V 4 6 0 ° — — — — — п.З табл. 5 40 0.013 0.013 0.013 п.5 табл .5 0.3 0.32 0.32 0.32

Обозначение
применяемых

чертежей

Примеч.

7.903.9- 2.1-13

7.903.9- 2.1-14

7.903.9-2.2-03

Таблица 5

Наименова
ние покрытия

N
Н а и м ен ов ан и е  м а т е р и а л а

Антикор- 1 Масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82

розийный 2 Эмаль XB-J24 в два слоя ГОСТ 10144-89 по грунту АК-070 в один слой ГОСТ 257188-83

слой.

Теплоизо- 3 Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 200 ТУ 36-1622-33-89

ляцион- 4 Маты минераловатные прошивные в обкладке из металлической сетки ГОСТ 21880-86

ный слой.

Покров- 5 Лист АД1.Н-03 ГОСТ 21631-76

ный слой 6 Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80

903-4-0179.94 -ТХ
Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q= 12 мЗ/цГИ П Л я л у с о в

Привязан Нам, о т д  
К к о н т р

Л я п у с о в

Невоетшшова
Стодия Лист /1истов

р 44Г л  сп ец Невретдинова ж
Н а ч . г о М а л ы ги н а Ведомость изоляцион- 

ных конструкций
АО ПРОБКТНКИСТРОЙДОРМАШ
г. Ростов-но-Дону

Ведкнж. Агаф онова
Инв. No инж.2кат С м и л н о в а $ 4

ЦС0 3 3 9 - о/ у д  ФоомотАг
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З а д а н и е  н а  р а з р а б о т к у  р а з д е л о в  О В  и  В К З а д а н и е  н а  р а з р а б о т к у  р а з д е л о в  А Р  ,  К Ж  ,  и  К М

1. Т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  : 

1 ) в  н е р а б о ч е е  в р е м я  -  +  5  С;

гН

Я
о

юл
К

С

2 )  в  р а б о ч е е  в р е м я  -  п о  Г О С Т  1 2 .1 . 0 0 5 -8 8  п р и  к а т е г о р и и  р а б о т  

с р е д н е й  т я ж е с т и  И  б.
П о с т о я н н ы х  р а б о ч и х  м е с т  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  н е т .

2 . Т е п л о в ы д е л е н и я  о т  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  3 8 5 0  к В т  

П р е д у с м о т р е т ь  п р и т о ч н о - в ы т я ж н у ю  в е н т и л я ц и ю .

3. Д л я  о х л а ж д е н и я  п о д ш и п н и к о в  и  с а л ь н и к о в  н а с о с а  п о д в е с т и  и  о т в е с т и  
о б о р о т н у ю  в о д у .
Р а с х о д  в о д ы  п р и в е д е н  в  т а б л и ц е  6 . С и с т е м а  о х л а ж д е н и я  с  р а з р ы в о м  с т р у и  

ч е р е з  с л и в н у ю  в о р о н к у  в  к а ж д о й  т о ч к е  с л и в а  д л я  в и з у а л ь н о г о  к о н т р о л я  

п р о т о к а  в о д ы

4 . Д а в л е н и е  о х л а ж д а ю щ е й  в о д ы  -  0 . 1 ч -  0 .2  М П а  (1  ч -  2  к г с / с м 2 )  

Т е м п е р а т у р а  н е  б о л е е  3 0 °  С.

5. Н а  л и н и я х  п о д в о д а  в о д ы  у с т а н о в и т ь  р е г у л и р у ю щ и е  в е н т и л и .

6 . О т  д р е н а ж н о г о  п р и я м к а  о т в е с т и  в  к а н а л и з а ц и ю  ч и с т ы е  с т о к и

7 . О т в о д  с т о к о в  в  к а н а л и з а ц и ю  о с у щ е с т в л я т ь  п о  м е р е  з а п о л н е н и я  
п р и я м к а

8 . Х а р а к т е р и с т и к и  т о ч е к  п о д в о д а  и  о т в о д а  в о д ы  см . т а б л  б

Т а б л и ц а  6

Н а з н а ч е н и е К о л

т о ч е к

Д и а м е т р
т р у б о п р о в о д а

Р а с х о д (  с б р о с )  
в о д ы  м З / ч

О т м е т к а

П о д в о д  о х л а ж д а ю щ е й  

в о д ы  к  п о д ш и п н и к а м  
и  с а л ь н и к а м 4 0  1 0 Г 0 С Т 3 2 6 2 -7 5 0 .5 + 0 .7 6 0

С л и в  о х л а ж д а ю щ е й  

в о д ы  и  к о н д е н с а т а  о т  

п о д ш и п н и к о в  и  
с а л ь н и к о в 6 0 1 О Г О С Т 3 2 6 2 -7 5 0 .5 + 0 .7 9 5

9 . Т о ч к и  п о д в о д а  и  о т в о д а  в о д ы  у к а з а н ы  н а  с х е м е  

в с п о м о г а т е л ь н ы х  т р у б о п р о в о д о в .

С х е м а  в с п о м о г а т е л ь н ы х  т р у б о п р о в о д о в  д л я  о х л а ж д е н и я  н а с о с о в

с т а н ц и и .

1 1 . П р е д у с м о т р е т ь  : 1. п о д в о д  х и м о ч и щ е н н о й  в о д ы  к  т е п л о о б м е н н и к у  

( п о з . 0 . 2 )  в  к о л и ч е с т в е  1 2  м З / ч ;  2 .  о т в о д  г о р я ч е й  в о д ы  о т  т е п л о о б м е н н и к а ;  

3 . и с п о л ь з о в а н и е  г о р я ч е й  в о д ы  в  с и с т е м е  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я .

1. П о м е щ е н и е  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  п о  п о ж а р о о п а с н о с т и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  

о т н о с и т с я  к  к а т е г о р и и  Д  , п о  П У Э  -  н е в з р ы в о - н е п о ж а р о о п а с н о е .

2 . П р и  в ы б о р е  в а р и а н т а  р а з м е щ е н и я  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  к о н д е н с а т а  в  о т д е л ь н о  

с т о я щ е м  з д а н и и  о н о  б у д е т  о т н о с и т ь с я  : п о  к а п и т а л ь н о с т и  -  к о  I I  к л а с с у  п о м е щ е 
н и й ,  п о  с о п р о т и в л я е м о с т и  о г н ю  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  -  к о  И  с т е п е н и  о г н е с т о й 
к о с т и .

3. Г р у п п а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  1 6  п о  С Н и П  2 . 0 9 . 0 4 - 8 7

4 . Д в е р ь  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  д о л ж н а  о т к р ы в а т ь с я  н а р у ж у .

5 . Е с т е с т в е н н а я  о с в е щ е н н о с т ь  п р и  р а с п о л о ж е н и и  с т а н ц и и  н а  отм . 0 .0 0 0  д л я  
V I р а з р я д а  з р и т е л ь н ы х  р а б о т  п о  С Н и П Н - 4 - 7 9

6 . П о л ы  и  ф у н д а м е н т ы  п о д  о б о р у д о в а н и е  д о л ж н ы  б ы т ь  р о в н ы е ,  и з  н е с г о р а е м о г о  
м а т е р и а л а ,  н е п о д в е р г а ю щ и е с я  б ы с т р о м у  и з н о с у ,  м а с л о у с т о й ч и в ы е  и  н е с к о л ь з к и е

7. С т е н ы  и  п о т о л о к  д о л ж н ы  б ы т ь  о к р а ш е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  ’’ У к а з а н и я м и  п о  

п р о е к т и р о в а н и ю  ц в е т о в о й  о т д е л к и  и н т е р ь е р о в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з д а н и й  п р о м ы ш 
л е н н ы х  п р е д п р и я т и й ” .

8 . П р и  р а з м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  в  ц е х е  о н а  м о ж е т  б ы т ь  в ы г о р о ж е н а  
к а к  с т е н а м и ,  т а к  и  с е т к о й ,  в ы с о т о й  н е  м е н е е  2  м.

9 . В  з а в и с и м о с т и  о т  о г р а ж д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й  с т а н ц и и  (  с т е н ы  и л и  с е т к а )  
н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  п р и  п р и в я з к е  : о п о р н ы е  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п о д  о б о р у 
д о в а н и е  ( т е п л о о б м е н н и к ,  г и д р о з а т в о р ,  р у ч н о й  н а с о с ) ;  о п о р н ы е  к о н с т р у к ц и и  п о д  

т р у б о п р о в о д ы  М е с т о  р а с п о л о ж е н и я  о п о р  п о д  о б о р у д о в а н и е  см . л и с т  4 6 ,4 7 .

10. В о з в е д е н и е  ф у н д а м е н т о в  д о п у с к а е т с я  т о л ь к о  п о с л е  п о л у ч е н и я  о б о р у д о в а н и я  
и  с в е р к и  е г о  ч е р т е ж е й  н а  с о о т в е т с т в и е  с  ч е р т е ж а м и  ф у н д а м е н т о в .

11. В  п о л у  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  п р е д у с м о т р е т ь  п р и я м о к  д л я  с б о р а  д р е н а ж н ы х  
в о д  Р а з м е р ы  п р и я м к а  у к а з а н ы  н а  с т р о и т е л ь н о м  з а д а н и и  П р и я м о к  п е р е к р ы т ь  
с ъ е м н о й  р е ш е т к о й .

В  д н е  п р и я м к а  п р е д у с м о т р е т ь  т р а п  с  в о з м о ж н о с т ь ю  п о д к л ю ч е н и я  е г о  к  
к а н а л и з а ц и о н н ы м  с е т я м  ( п р и  р а с п о л о ж е н и и  с т а н ц и и  н а  о т м О .О О О ).

12. О т д е л к у  п о л о в  п р о и з в о д и т ь  п о с л е  п р о к л а д к и  т е х н о л о г и ч е с к и х  т р у б о п р о в о д о в  
в  ш т р а б е  п о л а

13. Н а г р у з к и  н а  ф у н д а м е н т ы  у к а з а н ы  н а  с т р о и т е л ь н о м  з а д а н и и

14. Д л я  р е м о н т н ы х  р а б о т  в  п о м е щ е н и и  с т а н ц и и  п е р е к а ч к и  п р е д у с м о т р е т ь  к р е п 
л е н и е  р у ч н о г о  п о д в е с н о г о  к р а н а  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  1 т.

15. З а к л а д н ы е  и з д е л и я  м а р к и  М Н  1 0 2 - 6  п р и н я т ь  п о  т и п о в о й  с е р и и  1 . 4 0 0 -1 5 .  
О т р ы в а ю щ е е  у с и л и е  Р =  2 к Н .

16. П р е д у с м о т р е т ь  м е т а л л и ч е с к у ю  п л о щ а д к у  с  л е с т н и ц е й  д л я  о б с л у ж и в а н и я  к о н 
д е н с а т н ы х  б а к о в

903-4 -0179 .94  -Т Х
г ✓ Станция перекачки конденсата 2x1 м3 Q-12 м З /чГИП Л я п у с о в

Привязан НачотдЛяпусов Сталия Лист Листов
Н. контр. Невретдинова

Р 4 5Глспец Невретдинова
Н ачгр . Малыгина j/ZL Задание на разработку разделов 

ОВ , ВК , АР , КЖ и КМ
АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0Р1ШП 

г. Ростов- на- Дону
Вединх. Агафонова

Инв№> инх2ш . Смирнова
СОЗЗЗ-0/ SO  формат А2
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Экспликация штуцеров

Обозначение Назначение Ду Способ соединения

1 Подача конденсата в бак 100 Фланец 1-100-25 Ст.25

ГОСТ 12820-80
2 Отвод конденсата из бака 65 Фланец 1-65-25 Ст.25

ГОСТ 12820-80
3 Дренаж конденсата от бака 50 Фланец 1 -5 0 —ЮСт.25

ГОСТ 12820-80

4 Отвод конденсата от бака 100 Фланец 1-100-25 Ст.25

в уравнительную линию ГОСТ 12820-80

5 Отвод пара от бака в 25 Фланец 1-25-10 Ст.25
уравнительную линию ГОСТ 12820-80

6 Подвод пара к баку 25 Фланец 1 —25—ЮСт.25
ГОСТ 12820-80

7 Сброс пара вторичного 80 Фланец 1-80-1.0 Ст.25

вскипания на гидрозатвор ГОСТ 12820-80

(на предохранительный

клапан)

8 Для запасных линий 65 Фланец 1-65-1.0 Ст.25

ГОСТ 12820-80

9 Для указателя уровня 20 Фланец 1-20-16 Ст.25

ГОСТ 12820-80

10 Для сигнализатора уровня Бобышка Б80°М27х1.5

11 Для термометра Бобышка БП-М27х2-55

12 Для манометра 0  12

1. Все размеры для справок.
2. Разработка рабочих чертежей выполняется предприятием изготовителем 

по отдельному договору.
3. Бак изготавливается с ответными фланцами и крепежными деталями.

БК.00.000.ЭЧ

Бак конденсатный V = 1 м3 

Эскизный чертеж общего вида

Лит. Масса Масштаб
Изм. Лист N докум. Подп.. Дата

Р 615 1 : 10
Привязан Чертил Симонова t V 7

Разраб. Ага&онова
Лист 1 Листов 1
АО ПР0ЕКТНИИСТР0ЙД0РМАШ 

г.Ростов-на-Дону
Н.конто. Невретднном

ИНВ. N Утв. Ляпусов
р ,е о З З З -о /  S 3

Формат А2
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Э к с п л и к а ц и я  ш т у ц ер о в

О б о з н а ч е н и е Н а з н а ч е н и е Д у С п о с о б  с о е д и н е н и я

1 С б р о с  п а р а  в т о р и ч -

н о г о  в с к и п а н и я  о т

к о н д е н с а т н о г о  б а к а 8 0 С в а р к а  п о  Г О С Т 1 6 0 3 7 - 8 0

2 С б р о с  в  а т м о с ф е р у 8 0 С в а р к а  п о  Г 0 С Т 1 6 0 3 7 -8 0

3 П е р в и ч н о е  з а п о л н е -

н и е  г и д р о з а т в о р а

в о д о й 2 5 П а т р у б о к  G - 1 - B

4 Д р е н а ж  о т  г и д р о -

з а т в о р а 2 5 П а т р у б о к  G - 1 - B

1. В с е  р а з м е р ы  д л я  с п р а в о к .
2 . Р а з р а б о т к а  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  в ы п о л н я е т с я  п р е д п р и я т и е м -  

и з г о т о в и т е л е м  п о  о т д е л ь н о м у  д о г о в о р у .

Привязан

Ин5ЛГ

И з и .  Л и с т  N  д о к у й .

Чертил
Разраб.

H jc o h tp .

Утв.

Смирнова
Воеводина

Нсвретдюова
Ляпусов

Подл. Дата

Г3 .00 .000 .Э Ч

Гидрозатвор

Эскизный чертеж общего вида

Лит Масса

7 2 . 9

Масштаб

1:10

Лист I Листов 1

Т 1 Р 0 Е К Т Н И И С Т Р 0 Й Д 0 Р М А Ш

г.Ростов-на-Дону
Формат АЗ

Типовые проектные решения 903-4-0179.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293733/4293733325.htm

