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1. О Б ЩА Я  Ч А С Т Ь

1.1. Настоящ ие нормативы предназначены для определе
ния численности рабочих, заняты х на работах по эксплуата
ции сетей, очистных сооружений и насосны х станций водопро
вода и канализации, и рекомендую тся для применения в си
стеме жилищ но-коммунального хозяйства.

Сборник вклю чает нормативы численности рабочих по эк
сплуатации сооружений водопроводно-канализационного хо 
зяйства следующ их профессий: 

п о в о д о п р о в о д у
машинист насосны х установок; обходчик водопроводно- 

канализационной сети; слесарь аварийно-восстановительных 
работ; оператор на фильтрах; оператор хлораторной устан ов
ки; коагулянщ ик; машинист компрессорных установок; озона- 
торщик; контролер водопроводного хозяйства; водораздатчик; 
оператор водозапорных сооружений; оператор дистанционного 
управления в водопроводно-канализационном хозяйстве; 

по к а н а л и з а ц и и
машинист насосны х установок; обходчик водопроводно-ка

нализационной сети; слесарь аварийно-восстановительных ра
бот; оператор на реш етке; оператор на песколовках и жиро
ловках; оператор на эмш ерах; оператор на отстойниках; опе
ратор на м етантенках; оператор на биофильтрах; оператор 
на аэротенках; оператор на иловых площ адках; оператор 
установок по обезвож иванию  о садка; оператор установки по 
суш ке о садка; оператор сооружений по удалению о садка; 
оператор хлораторной установки; машинист компрессорных 
установок; оператор очистных сооружений; оператор полей 
орошения и фильтрации; оператор дистанционного пульта 
управления в  водопроводно-канализационном хозяйстве; 

по в с п о м о г а т е л ь н ы м  ( п о д с о б н ы м )  с л у ж б а м  
кладовщ ик; кузнец ручной ковки; лаборант химико-бак

териологического анализа; пробоотборщик; сл есар ь по конт
рольно-измерительным приборам и автом атике; электрогазо
сварщ ик; электромонтер по ремонту электрооборудования;
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электромонтер по обслуж иванию  электрооборудования; эл ект
ромонтер диспетчерского оборудования и телеавтом атики.

1.2. Н орм ативы численности установлены  для наиболее 
распространенны х условий выполнения работ на предприя
тиях водопроводно-канализационного хозяйства в со о тветст
вии с действующ ими правилами техники безопасности и т е х 
нической эксплуатации систем водоснабж ения с учетом обес
печения рабочих мест необходимым инвентарем  и обор удова
нием применительно к хар ак тер у выполняемой работы.

1.3. В  основу разработки настоящ их нормативов поло
ж ены :

фотографии рабочего врем ени;
данны е предприятий о численности рабочих и объем е в ы 

полняемых работ;
м атериалы изучения организационно-технических условий 

выполнения работ и организации труда рабочих;
данны е о рациональной р асстан о вке рабочих по рабочим 

м естам ;
м етодические рекомендации Н И И  труда по разр аботке 

норм ативны х (материалов по труду и др угая  справочная ли
тератур а.

1.4. Н орм ативам и предусм отрена для больш инства про
фессий рабочих явочная суточная численность, обесп ечиваю 
щ ая выполнение всего  объема работ по обслуж иванию  н асо с
ных станций, очистны х сооружений, сетей водопровода и к а 
нализации. Я вочная см енная численность при продолж итель
ности смены 8 ,2  ч предусм отрена для следую щ их профессий 
рабочих: озонаторщ ик, контролер водопроводного хозяй ства , 
водор аздатчи к, оператор водозабор ны х сооружений, к л а д о в
щик, кузнец ручной ковки, лабор ант хим ико-бактериологиче
ского анал и за, пробоотборщ ик, сл есар ь по контрольно-изм е
рительным приборам и автом ати ке, электромонтер по ремон
ту электрооборудования, электромонтер диспетчерского обо
рудования и телеавтом атики.

1.5. В  со ста ва х  работ по каж дой профессии приведены 
описания основны х наиболее часто встречаю щ ихся работ.

Н орм ативы  численности установлены  с учетом необходи
мых затр ат времени на подготовительно-заклю чительную  р а
боту, отды х и личные надобности, па переходы для обеспече
ния нормальной эксплуатации оборудования, входящ его в зо 
ну обслуж ивани я.

1.6. П риведенны е в сборнике пределы числовы х значений 
ф акторов, в которы х указан о  «до», следует понимать «вк л ю 
чительно».

1.7. Н аим енования профессий указан ы  в соответствии с 
Единым тариф но-квалиф икационным  справочником работ и 
профессий рабочих (Е Т К С ), вып. 69, раздел  «Водопроводно- 
канализац ионное хозяй ство», утверж денны м  постановлением
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Го судар ствен н ого  ком итета С С С Р  по труду и социальным 
вопросам и С екретари ата В Ц С П С  от 18 сентября 1984 г . 
№ 2 7 2 /7 7 -7 0 ; Е Т К С , вып. 1, раздел «П рофессии рабочих, об
щие для всех  отраслей народного хозяй ства» , утверж денны м  
постановлением  Госком труда С С С Р  и С екретариата В Ц С П С  
от 31 ян вар я 1985 г. № 3 1 /3 -3 0 ; Е Т К С , вып. 2, раздел  «С л е
сарны е и слесарно-сборочны е работы », утверж денны м  п оста
новлением Госком труда С С С Р  и С екретариата В Ц С П С  от 
16 января 1985 г. № 17/2-54, а такж е Квалификационным  
справочником профессий рабочих, которым устан авл и ваю тся 
м есячны е оклады , раздел «П рофессии рабочих, общ ие для 
всех  отраслей народного хо зяй ства» , утверж денны м  постано
влением Госком труда С С С Р  и С екретариата В Ц С П С  от 20 
ф евраля 1984 г. № 58/3-102 .

С внесением Госком трудом  С С С Р  изменений и дополнений 
в Единый тарифно-квалификационный справочник наи м енова
ния профессий, у казан н ы е в сборнике» долж ны со о тветствен 
но изменяться.

1.8. Д о введени я настоящ их нормативов необходимо при
вести организационно-технические условия на со о тветствую 
щ их у ч а стк а х  работы в соответстви е с  запроектированным и 
и осущ естви ть производственный инструктаж  рабочих.

1.9. Если сооруж ение или объект обслуж и вается меньшим 
числом рабочих, чем предусмотрено настоящ ими нор м ати ва
ми, и при этом задан н ы е объемы работ выполняю тся без н а 
рушения правил техники безопасности, технологии процесса 
и качества работ, то сохраняется ф акти ческая численность 
рабочих.

Если по нормативам на данном рабочем м есте предусм от
рено одно количество исполнителей, а по действую щ им п ра
вилам безопасного ведения работ долж на бы ть больш ая чис
ленность рабочих, устан авл и вается  численность, предусм от
ренная правилами безопасного ведения работ.

1.10. При внедрении на предприятиях более прогрессив
ных, чем это предусмотрено настоящ ими нормативами, о р га 
низации производства, труда, технологии работы , о б о р уд о ва
ния, машин и т. п. следует у стан авл и вать  м естные, более про
грессивны е нормативы численности.

1.11. О бщ ая численность рабочих, установленная на осн о 
вании нормативов в целом по предприятию водопроводно-ка
нализационного хозяй ства, окр угляется до ближ айш его цело
го числа.

Администрация предприятия распределяет рабочих по 
участкам , исходя из производственной необходимости, с о б ес
печением их рациональной загр узки . О дноврем енно адм ини
страция в каж дом отдельном сл учае реш ает вопрос о вы п ол
нении рабочими дополнительных функций с учетом экономи-
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ческой целесообразности и обеспечения качества выполнен
ных работ.

1.12. Нормативы численности на обслуживание сетей водо
провода и канализации установлены на протяженность сети 
предприятия, включая внутриквартальные и внутридворовые 
сети, с учетом численности рабочих, необходимой для ликви
дации аварий на сетях.

При наличии в составе водопроводных и канализационных 
станций элементов очистных сооружений (хлораторных уста
новок, решеток и т. д.) нормативы численности для них оп
ределяются по производительности насосных станций.

При невозможности одновременного обслуживания комп
лекса очистных сооружений, имеющего территориально уд а
ленные или технологически разнородные подразделения, чис
ленность рабочих может быть установлена по производитель
ности каждого отдельного подразделения.

1.13. Расчет численности производится только по тем ком
плексам сооружений, которые фактически эксплуатируются.

1.14. При отсутствии в сборнике нормативов численности 
по отдельным профессиям рабочих, необходимых предприя
тию для обеспечения технологического процесса, численность 
их должна устанавливаться на местах по согласованию с вы 
шестоящей организацией.

1.15. Численные значения факторов устанавливаются по 
формам статистической отчетности и годовым плановым по
казателям.

Пояснения по определению числовых значений факторов 
для расчета численности рабочих даны в приложении.

1.16. С введением настоящих нормативов ранее действо
вавшие нормативы численности рабочих, занятых на работах 
по эксплуатации сетей» очистных сооружений и насосных 
станций водопровода и канализации, отменяются.

2. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р У Д А

2.1. Работа по обслуживанию сооружений водопроводно- 
канализационного хозяйства производится круглосуточно, в 
том числе в выходные и праздничные дни.

2.2. Основным условием организации труда рабочих пред
приятий водопроводно-канализационного хозяйства является 
соблюдение регламентированного перечня работ по техниче
скому обслуживанию и эксплуатации систем водопроводно- 
канализационного хозяйства.

2.3. Работы должны выполняться рабочими соответствую 
щей квалификации, ознакомленными с правилами производ
ства работ и техники безопасности.
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2.4. Рабочие при приеме смены осматривают работающее 
и резервное оборудование, проверяют состояние контрольно- 
измерительных приборов и автоматики, защитные средства, 
наличие запасных деталей и вспомогательных материалов, 
знакомятся с записями в журнале.

Рабочий, обслуживающий данный объект в течение смены, 
обязан докладывать старшему по должности о всех переклю
чениях в системе и неполадках в работе.

В конце смены рабочие осматривают оборудование, подго
тавливают его и рабочие места к сдаче очередной смене. О 
приеме и сдаче смены старшие по объекту расписываются в 
журнале.

2.5. В целях правильной организации труда при обслужи
вании водопроводной и канализационной сети служба на се
тях должна быть обеспечена специальными автомобилями 
(ремонтными, аварийными, оперативными и др .), водоотлив
ными механизмами и средствами, предусмотренными техни
кой безопасности.

На очистных сооружениях, должны быть установлены пе
реходные мостики через трубы и лотки.

2.6. Контроль основных показателей и основные техноло
гические процессы очистных сооружений и насосных станций 
должны быть механизированы и автоматизированы (откры
вание и закрывание задвижек, регулирование скоростей филь
трации, дозировка реагентов, промывка фильтров, подача 
промывной воды и т. д .).

При автоматизации и телемеханизации очистных соору
жений и насосных станций управление всеми узлами осущ е
ствляется с диспетчерского пульта.

2.7. В зданиях и сооружениях водопровода и канализации 
должен поддерживаться нормальный режим температуры и 
влажности, для чего насосные станции, здания реагентного 
хозяйства, очистные сооружения и прочие объекты должны 
иметь соответствующие вентиляционные устройства.

2.8. Рабочие должны быть обеспечены всеми защитными 
средствами, предусмотренными инструкцией по технике безо
пасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

2.9. На каждом рабочем месте должны быть вывешены 
должностная инструкция и инструкция по технике безопас
ности для данного вида работ. Рабочие должны быть обеспе
чены необходимыми инвентарем, инструментом и приспособ
лениями. Применяемые инструмент и приспособления долж 
ны отвечать условиям технической эксплуатации и требова
ниям техники безопасности.

Рабочее место и прилегающая территория должны содер
жаться в чистоте.



3. Н О Р М А Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь

3.1. ВОДОПРОВОД

3.1.1. Обслуживание насосных станций

П р о ф е с с и я :  машинист насосных установок.
С о с т а в  р а б о т .  Ведение и регулирование заданного 

режима работы насосного оборудования. Пуск, регулирование 
режима работы и остановка насосного агрегата и другого 
оборудования. Контроль за работой насосов, электродвига
телей, контрольно-измерительных приборов. Наблюдение за 
уровнем воды в резервуарах. Смазка подшипников, набивка 
сальников и выполнение других работ, связанных с поддер
жанием нормальной работы оборудования. Ведение журнала 
учета и отчетности о работе оборудования и показаниях кон
трольно-измерительных приборов. Профилактический осмотр 
оборудования. Участие в работах по текущему ремонту обо
рудования насосной станции. Принятие мер по предупрежде
нию аварий. Содержание оборудования и рабочего места в 
чистоте.

Т а б л и ц а  1

Вид сооружений

Производительность насосной 
станции, тыс. м3/сут

ДО свы 
ше
50015 50 150 300 500

Нормативная численность, 
рабочих в сутки

Насосные станции водопровода 3 .6 4 ,0 4 .4 4 ,8 5 ,3 6 ,2

П р и м е ч а н и я :
1. При одновременном обслуживании совмещенных насосных станций 

одним и тем же персоналом производительность насосных станций опре
деляется по суммарной производительности одновременно обслуживаемых 
насосных станций.
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2. При одновременном обслуживании д ву х  и более насосных станций 
численность машинистов насосных установок определяется исходя из у с
тановленной суммарной производительности насосных станций с учетом 
коэффициента 1,1.

3 . При дистанционно-автоматическом управлении группой насосных 
станций вместо должности машиниста насосных установок устанавл и вает
ся долж ность оператора пульта управления.

4. Численность машинистов для обслуж ивания частично автом атизи
рованных насосных установок устанавливается с учетом степени автом а
тизации с понижающим коэффициентом к нормативным значениям табл. 1 
(не более 0 ,5 ).

3.1.2. Обслуживание водозаборов подземных вод
П р о ф е с с и я :  машинист насосных установок.
С о с т а в  р а б о т .  Ведение и регулирование заданного 

режима работы скважинного насоса. Пуск, регулирование ре
жима и остановка насоса, наблюдение за работой и показа
ниями контрольно-измерительных приборов. Оомотр оборудо
вания, чистка, смазка и мелкий ремонт. Контроль за уровнем 
воды в резервуаре. Ведение журнала учета и отчетности о 
работе насосного агрегата и показаний контрольно-измери
тельных приборов. Участие в работах по демонтажу скваж ин
ного насоса. Содержание в чистоте оборудования и рабочего 
места.

Т а б л и ц а  2

Количество работающих скваж ин 
на предприятиях, до

Вид сооружений i 4 1(0 15 30 50

Н ормативная численность, 
рабочих в сутки

Скваж ины (радиус расположения 
от насосной станции свыше 
500  м)

2 .3 3 ,2 4 ,0 4 ,6 6 .1 8 .2

П р и м е ч а н и я :
1. При обслуживании свыш е 50  скваж ин на каж дую  последующую 

применяется норматив 0,1 чел.
2. При расположении скваж ин до 5 0 0  м от насосной станции допол

нительное число рабочих, необходимое для эксплуатации подземных в о 
дозаборов, не предусм атривается, так как в  этих случаях их обслуж ива
ние производится персоналом насосной станции.

3.1.3. Обслуживание очистных сооружений водопровода
П р о ф е с с и я :  оператор на фильтрах.
С о с т а в  р а б о т .  Наблюдение и регулирование работы 

очистных сооружений по заданному режиму и технологии. 
Равномерное распределение воды по сооружениям. Осущ ест
вление технологической промывки фильтров, удаление осад
ка из отстойников и осветлителей. Обеспечение подачи с
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фильтров в резер вуар воды , отвечаю щ ей требованиям  ст а н 
дар та. Н аблю дение за работой технологического и всп ом ога
тельного оборудования очистны х сооружений. П роф илакти
ческий осмотр сооруж ений и оборудования. У частие в сан и 
тарной обработке сооружений. С одерж ание в чистоте обору
дования и рабочего м еста. В едени е ж ур нала учета работы со 
оружений и технологического оборудовани я.

П р о ф е с с и я :  оператор хлораториой установки.
С о с т а в  р а б о т .  О бсл уж и вани е хлораторны х устан овок, 

ам м иачны х устан о во к и устан о во к  сернистого га за . Апроби
рование баллонов и др уги х ем костей перед их установкой. 
У стан о вка на ве са х  баллонов с хлором и снятие пусты х. П од
держ ани е устан авл и ваем ы х лабораторией доз хлора, ам м и а
ка и сернистого га за . К онтроль за постоянным расходом  хл о 
ра, распределение его по ап п аратам , переклю чение ап п ар а
тов. П риготовление р аствор а хлорной извести и гипохлорита 
кальция по рецептам лаборатории, обеззар аж и вани е воды  
раствором  хлорной извести или гипохлорита кальция. П ро
верка полного использования хлора в ем костях; содерж ание 
их в исправности. О беспечение бесперебойной работы  обору
дования хлоратор ны х установок, ам м иачных устан о во к и 
устан о во к сернистого га за . М елкий ремонт баллонов (н а б и в
ка сал ьни ков и т. д .) и резиновы х ш лангов, зам ена ш лангов 
и трубочек для подачи хлора от весов к аппарату. У странение 
утечки газа  из баллонов, бочек и аппаратуры  в авари йны х 
ситуац иях. В едени е ж ур нала р асхода хлора, ам м иака и сер 
нистого га за .

П р о ф е с с и я :  коагулянщ ик.
С о с т а в  р а б о т .  П риготовление рабочих р астворов р е

аген тов заданной концентрации или сухи х смесей заданной 
кондиции. П ер екачка р астворов реагентов в рабочие баки и 
подача их в дозирую щ ие устр ой ства. Регули ровани е рабо
ты дозирую щ их устрой ств и соблю дение заданной дозировки 
р еагентов. О бслуж и вани е м еханических меш алок, лебедок, 
насосов, ком прессоров и други х м еханизм ов. О бслуж и вани е 
автом ати чески х систем  дози ровани я. Учет р асхода реагентов. 
С одерж ание в чистоте оборудования и рабочего м еста.

П р о ф е с с и я :  м аш инист ком прессорных установок.
С о с т а в  р а б о т .  О бсл уж и вани е компрессорных у ста н о 

вок. П уск  и регулирование режимов работы компрессоров. 
У становл ен и е и поддерж ание рационального режима работы 
ком прессоров. Н аблю дение за исправностью  двигателей ком 
прессоров, приборов, всп ом огател ьны х м еханизм ов и другого 
оборудования. В едени е отчетно-технической докум ентации о 
работе обслуж и ваем ы х ком прессоров, машин и м еханизм ов. 
У части е в ремонте компрессорной установки .

10



Т а б л и ц а  3

Производительность очистных сооружений, тыс, м3/сут

до
свы 
ше

700 на

№
п/п

Наименование элементов 
сооружений

1

Профессия

10 50 100 150 200 250 300 400 700

каж 
ды е
100

тыс.,
м3/

сут
1\11 Н ормативная численность, рабочих в сутки

1 Смеситель, камера реакции, от
стойники, осветлители со 
взвешенным осадком, кон
тактные осветлители, фильт

Оператор на филь
трах

1 3 ,6 4 , 3

1

5 ,5

i

1
7 ,0  | 8 ,5 1 0 ,0 1 1 , 4 1 3 ,4 1 8 ,0 1 .9

2
ры

Хлораторные установки Оператор хлора- 
торной устан о в
ки

3 ,6 4 ,3 5 ,0 5 .8  !
\

6 ,7
j

7 .3 7 ,6 8 .2 8 ,8 о . з

3 Ц ех приготовления реагентов и Коагулянщ ик 
дозирования 1

3 .5 4 .4 6 ,3 7 ,2 8 .1 9 ,0 9 , 3 9 ,6 9 ,9 0 ,1

4 Компрессорные установки 1
j

1

Машинист ком 
прессорных 
установок

0 .9 2 ,0 2 ,4 2 ,8
1
1
1

3 ,2

! 1 
1 i

3 ,6

i
i

4 ,0
!

4 ,5
1

5 ,1 0 ,2

П р и м е ч а н и я :
1. Д л я очистных сооружений производительностью до 5 0  тыс. м3/сут нормативы численности коагулянщ иков установ

лены с учетом приготовления нескольких видов реагентов.
2. Д л я очистных сооружений производительностью свыш е 50  тыс. м3/су т  нормативы численности коагулянщ иков у ста 

новлены с учетом приготовления одного вида реагента. В  случае применения нескольких видов реагентов нормативная 
численность коагулянщ иков рассчитывается с учетом коэффициента 1,3.



3.1,4. Обслуживание агрегатов подкачки

П р о ф е с с и я :  машинист насосных установок.
С о с т а в  р а б о т .  Пуск и остановка агрегатов. Смазка, 

техническое обслуживание механической и электрической ча
сти установок. Поддержание заданного режима работы насос
ной установки. Выявление и устранение неполадок в работе 
оборудования, участие в текущем ремонте. Содержание в чи
стоте оборудования и рабочего места.

Т а б л и ц а  4

Количество одновременно 
обслуживаемых агрегатов 

подкачки, до

Вид сооружений
3 5 10 15

Нормативная численность, 
рабочих в сутки

Агрегаты подкачки 3 .2 3 .5 4 ,2 4 ’7

П р и м е ч а н и е .  При частично автоматизированном управлении аг
регатами подкачки численность машинистов насосных установок устанав
ливается с понижающим коэффициентом к нормативным значениям, 
равным 0,8.

3.1.5. Обслуживание водопроводной сети

П р о ф е с с и я :  обходчик водопроводно-канализационной
сети.

С о с т а в  р а б о т .  Обход и осмотр технического состо
яния водопроводной сети, водопроводов, напорных трубопро
водов, колодцев, пожарных гидрантов, сетевой арматуры и 
других сооружений на сети. Ведение журнала обхода и ос
мотра сооружений с регистрацией всех обнаруженных непо
ладок. Оформление актов, протоколов и других документов 
о нарушениях, неправильном или незаконном пользовании 
водопроводными сооружениями. Устранение утечек и мелких 
неисправностей на сети, не требующих вызова специальной 
бригады.

П р о ф е с с и я :  слесарь аварийно-восстановительных ра
бот.

С о с т а в  р а б о т .  Ликвидация аварий и повреждений 
на сети и водоводах. Производство сложных земляных ра
бот. Выполнение слесарных работ по заделке раструбных со
единений, установка хомутов, замена поврежденного участка 
трубопровода, замена задвижек и фасонных частей. Выпол-
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нение работ по текущему ремонту: ремонт и очистка колод
цев от грязи, замена люков и крышек колодцев, перенабивка 
сальников задвижек. Замена маховиков, подчеканка раструб
ных соединений. Определение неисправностей водопроводных 
колонок, пожарных гидрантов и других повреждений на сетях 
и магистралях. Закрывание и открывание задвижек на маги
стралях и водоводах, другие работы, связанные с эксплуата
цией сети. Наращивание горловин колодцев. Производство 
врезок, освоение новых водопроводных линий.

Т а б л и ц а  5

Вид сооружений

Протяж енность водопроводной сети, км, до

15 20 25 30 35 40 ;45 ^50
1 I

60
1

70
1

80 90 100

Н ормативная численность, рабочих в сутки

Водопроводная сеть, 
включая водоводы , 
уличную, внутри

квартальную  и внут- 
ридворовую сеть

3 ,0 4 , 5 .1 6 ,1 7 ,0 7 , 9 8 , 7 9 , 5 1 0 ,8 11 , 9 1 3 ,0 1 4 ,0 1 5 ,0

П р и м е ч а н и я :
L При протяженности сети свыш е 100 км на каж дый последующий 

километр сети применяется норматив 0,1 чел.
2. При обслуживании сетей в особых климатических условиях зимы 

(районы Крайнего С евера, Сибири и Д альнего Востока) и в условиях по
вышенной сейсмичности к нормативам численности могут применяться по
правочные коэффициенты, которые устанавливаю тся на м естах вы ш естоя
щими организациями в зависимости от конкретных условий эксплуатации 
сетей.

3. Численность рабочих рассчитывается на общую протяженность во
допроводной сети предприятия. При обслуживании водопроводной сети 
в нескольких городах или населенных пунктах численность рабочих опре
деляется отдельно по каж дом у городу или населенному пункту.

4. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад.

3.1.6. Обслуживание озонаторных станций

П р о ф е с с и я :  озонаторщик.
С о с т а в  р а б о т .  Включение озонаторных станций в 

работу. Наблюдение за процессом озонирования по показа
ниям приборов и визуально по характеру разряда в озона- 
торном котле. Регенерация наполнителя осушительной уста
новки. Регулирование работы озонаторной станции в соответ
ствии с заданным режимом. Определение неисправностей 
отдельных элементов станции. Контроль за концентрацией 
озона в воде и производственном помещении станции.
2 Зак. 222 13



Т а б л и ц а  б

Наименование сооружения
Нормативная численность,

рабочих в смену

Озонаторная станция 1

3.1.7. Контроль и учет расхода воды

П р о ф е с с и я :  контролер водопроводного хозяйства.
С о с т а в  р а б о т .  Снятие показаний водомерных счет

чиков всех систем и калибров, установленных на водопровод
ной сети. Производство расчетов за использованную воду в 
соответствии с действующими тарифами и оформление счетов 
по установленной форме. Выписка счетов абонентам, оплачи
вающим воду по установленным нормативам. Систематиче
ский контроль за своевременной оплатой. Определение утеч
ки воды через неисправные сантехприборы у абонентов. Кон
троль за правильным использованием и перерасходом ли
мита.

Т а б л и ц а  7

№
п/п

Вид учета расхода воды, объекты 
обслуживания Измеритель

Норма
обслужи

вания,
единиц

1 По показаниям водомеров при еж е
месячной съемке показаний:

а) жилые дома н домоуправления Водомеры на од 460

б) жилые дома частного сектора

ного контролера 
в месяц 

То же 700
в) предприятия (организации, уч » 300

2

реждения)

Безводомерный учет расхода воды Абоненты на одно 1500
при оплате по счетам го контролера 

в месяц

3.1.8. Обслуживание сооружений для хранения и запаса воды 

П р о ф е с с и я :  водораздатчик.
С о с т а в  р а б о т .  Обслуживание водоразборной будки, 

водонапорной башни или резервуара. Снятие показаний во- 
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дамеров. Почасовой учет наличия воды в баках башен или 
резер вуарах. Отпуск воды населению из водоразборных бу
док. Регулирование воды по отдельным районам. Участие в 
работах по очистке баков и резервуаров с соблюдением пра
вил санитарной обработки. Обеспечение чистоты в служ ебных 
помещениях п на территории сооружений.

Т а б л и ц а  8

Вид сооружений

Количество сооружений на предприятии, 
единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нормативная численность, рабочих в смену

Резервуар, башня (гид- 
роколонна)

0,э| 1,0 1 | 1 1.1 1,2| 1,3 1,4
1 i 1

1 ,s| 1.6 и 1,8

Примечания:
1. При обслуживании свыше 10 сооружений на каждое последующее 

применяется норматив ОД чел. в смену.
2. На обслуживание каждой водоразборной будки устанавливается 

нормативная численность 0,9 чел. в смену.

3.1.9. Обслуживание водозапорных сооружений

П р о ф е с с и я :  оператор водозапорных сооружений.
С о с т а в  р а б о т .  Наблюдения за состоянием плотин и 

водоемов. П роизводство замеров и регулирование уровня во 
ды в водохранилищ е. О бслуж ивание запорных щитов, пита
ющих каналов и трубопроводов. Н аблюдение за режимом 
воды н исправностью запорных устройств. Замеры напора во 
ды в трубопроводах и уровня воды в резервуарах. О бслуж и
вание механизмов подъема и опускания щитов вручную , т а 
лями и электротельфером. Профилактический осмотр и 
омазка подъемных приспособлений и запорной арматуры. В е 
дение журнала учета работы обслуж иваем ы х сооружений. 
Участие в ремонте оборудования.

Т а б л и ц а  9

Нормативная численность,
Вид обслуживаемых сооружений рабочих в смену на одно

сооружение

Плотина, водохранилище 3,0
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Т а б л и ц а  10

Вид обслуживаемых сооружений Нормативная численность, 
рабочих на 10 км

Каналы 3,7
Трубопроводы 0.2

3.1,10. Обслуживание пульта дистанционно-автоматического 
управления

П р о ф е с с и я :  оператор ди станц и онного п ульта у п р а в
ления в водоп р о водно-канали зац и онном  хо зя й стве .

С о с т а в  р а б о т .  О б сл у ж и ван и е пульта ди станц и онно
а вто м а ти ч еск о го  уп р авлени я группой а гр е га т о в  во д о п р о во д 
н ы х сооруж ений. Р егу л и р о ван и е их р аботы  в со о тветстви и  с 
зад ан н ы м  технол оги чески м  реж им ом . У стр ан ен и е м елки х н е
и сп р авн остей  си гн а л ьн ы х  устр о й ств (клем м , лам п, ко н такто в 
и т. п .). П ер екл ю чен и е р асп р ед ел и тел ьн ы х устр о й ств . В ед ен и е 
записей п оказани й  кон тр ольн о-и зм ер и тельн ы х приборов о р а
боте о б сл у ж и ва е м ы х соор уж ени й , ап п ар ато в и а гр е га то в .

Т а б л и ц а  1.1

Вид сооружений 
(участок работы)

Среднесуточная подача воды в сеть, 
тыс. м3/сут, до

50 150 300 500 800

Нормативная численность, рабочих в сутки

Пульт дистанционно-ав
томатического управле, 
ния сооружениями во
допровода

3.4 3.7 4,0 4.4 4.9

3.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

3.2.1. Обслуживание насосных станций

П р о ф е с с и я :  м аш ини ст н асо сн ы х уста н о во к .
С о с т а в  р а б о т .  П у ск , р егул и р ован и е реж им а р аботы  

и о ста н о вк а  н асо сн о го  а гр е га т а . Н аб л ю д ен и е за давл ен и ем  в 
тр у б о п р о во д ах, ур овнем  ж идкости в р е зер ву а р а х . У стр ан ен и е 
м елких неи сп р авностей  в р аб о те насосной устан о вк и . С м а зк а  
подш ипников, н аб и вк а  са л ьн и к о в . П р оф и лакти чески й  осм отр 
о б ор удован и я. У ч а сти е  в текущ ем  рем онте о бор удован и я. Э к 
сп луатац и я д в у х  и б ол ее н асо со в . В ед ен и е ж ур н ал а  учета р а
боты  обор удовани я и контр ольно-и зм ер и тельны х приборов. 
С о дер ж ан и е в чи стоте обор удовани я и рабочего  м еста .
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Т а б л и ц а  12

Вид сооружений

П роизводительность насосны х 
станций, тыс. м3/сут

ДО свы 
ше
50015 5-0 150 300 500

Нормативная численность, 
рабочих в сутки

Насосные станции канализации 3 ,7 4 ,1 4 ,6 5 .1 6 ,2 6 ,5

П р и м е ч а н и я :
1. При дистанционно-автоматическом управлении группой насосных 

станций вместо должности машиниста насосных установок устанавл и ва
ется долж ность оператора пульта управления.

2. Численность машинистов для обслуж ивания частично автом атизи
рованных насосных установок устанавливается с учетом степени автом а
тизации с понижающим коэффициентом к нормативным значениям табл. 12 
(не более 0 ,5 ).

3.2.2. Обслуживание канализационной сети

П р о ф е с с и я :  обходчик водопроводно-канализационной
сети.

С о с т а в  р а б о т .  Обход канализационной сети, коллек
торов, дюкеров, напорных трубопроводов с осмотром техни
ческого состояния всех сооружений на них: смотровых колод
цев, камер переключений, аварийных выпусков. Контроль за 
эксплуатацией присоединенных к системе водоотведения се
тей и сооружений на ней, находящихся в ведении абонентов; 
проверка состояния координатных табличек; проверка техни
ческого состояния люков, крышек, горловин, скоб, лестниц 
путем открывания крышек колодцев с их очисткой от мусора, 
снега, льда; проверка степени наполнения труб, наличия под
пора (затоплений), засорений и других нарушений, види
мых с поверхности земли; проверка наличия газов в колод
цах (по показаниям приборов), наличия просадок грунта, за 
валов. Ведение журнала осмотров сооружений с отметкой в 
нем всех обнаруженных недостатков. Устранение неисправно
стей, не требующих вызова специальных бригад.

П р о ф е с с и я :  слесарь аварийно-восстановительных работ.
С о с т а в  р а б о т .  Прочистка канализационных сетей, 

коллекторов и дюкеров. Производство сложных земляных ра
бот. Устранение случайных засоров сети и коллекторов. Лик-
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видация аварий и повреждений на сети и коллекторах. Вы 
полнение работ по текущему ремонту, ремонт горловин, ко
лодцев, замена люков и крышек, установка ходовых скоб и 
лестниц, ремонт лотков и выполнение мелких слесарных ра
бот. Профилактический ремонт оборудования и механизмов, 
применяемых при работах по прочистке, устранению засоров 
канализационной сети.
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Т а б л и ц а  13

П ротяж енность канализационной сети, км, до

Вид сооружений 15 | 20
1

25 30 J  35 40 45 50 60 70 80 90 100 1,10

Н ормативная численность, рабочих в сутки

Канализационная сеть, 
вклю чая коллекторы

3 ,0 4 ,0 5 ,0 6 ,0
I

7 ,0

1
8 ,0 9 ,0 10,0 11,3 12,6 13,9 15,2 16,5

П р е

1 7 ,8

одолж ение

Вид сооружений

П ротяженность канализационной сети, км, до

120
! 1

130 J  140 | 150 160 170 1.80 190 200 210 j 220 j 230 240 250

Н ормативная численность, рабочих в сутки

Канализационная сеть, 19,1 2 0 ,4
1

2 1 ,7  j 2 3 ,0
1

2 4 ,2 2 5 ,4 2 6 ,6 2 7 ,8 2 9 ,0 3 0 ,2  3 1 ,4 3 2 ,6  3 3 ,8 3 5 ,0
включая коллекторы 1

1
| 1 1 (

П р и м е ч а н и я :
L  При протяженности сети свыше 2 50  км на каж дый последующий километр сети применяется норматив ОД чел.
2. При обслуживании сетей с повышенной степенью засоряемости, а такж е в особых климатических условиях зимы 

(районы Крайнего С евера, Сибири и Д альнего В остока) и в условиях повышенной сейсмичности к нормативам численности 
могут применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаю тся на м естах вышестоящими организациями в за 
висимости от конкретных условий эксплуатации сетей.

3. Численность рабочих рассчитывается на общую протяж енность канализационной сети предприятия. При обслуживании 
канализационной сети в нескольких городах или населенных пунктах численность рабочих определяется отдельно по 

каж дом у городу или населенному пункту.
£  4. В норматив численности включены рабочие .аварийных бригад.



3.2.3. Обслуживание очистных сооружений канализации

П р о ф е с с и я :  оператор на р еш етке.
С о с т а в  р а б о т .  О чи стка реш еток от за д е р ж а н н ы х от

бросов. О б сл у ж и ван и е м ехан и чески х  гр аб л ей , уд ал ен и е с 
гр абл ей  о стаю щ и хся отбр осов. О б сл у ж и ван и е щ и товы х за т в о 
ров, др оби лок, венти л яц и онны х устр ой ств и д р уги х м еха н и з
м ов. Н аб л ю д ен и е и р егул и р ован и е реж им а работы  всего  о б 
сл уж и ваем о го  о б о р удован и я, обесп ечени е его безавар и й ной  и 
бесперебойной р аботы . Т р ан сп ор ти р овка отбр осов к д р оби л 
ке и др облени е их, уд ал ен и е тве р д ы х  предм етов, котор ы е м о
гут в ы з в а т ь  ее полом ку. В теплое врем я года о б р аб о тка хл о р 
ной и звестью  отбр осов, п р едн азн ачен н ы х для вы в о за . В ы п о л 
нение п р оф и л акти чески х осм отров о б о р уд о ван и я. У ч а сти е в 
очи стке сооруж ений и п о дгото вке их к рем онту. У ч асти е в т е 
кущ их р ем о нтах. В ед ен и е ж ур н ал а  учета  р аботы . С одер ж ани е 
в чистоте обор удовани я и р абочего  м еста.

П р о ф е с с и я :  оператор на п еск о л о вк а х  и ж и р о л о вках.
С о с т а в  р а б о т .  О б сл у ж и ван и е п ескол овок и ж и р оло

вок. Н аб л ю д ен и е за подачей в о зд у х а  и и нтенси вностью  а э р а 
ции на аэрируем ой п еско л о вке. П у ск  и о ста н о вк а  н асо со в и 
м ехан и зм ов для уд ал ен и я п еска . К онтр оль вели чины  н а п у ск а 
ем ого на п есковы е площ адки слоя песка и обесп ечени е св о е 
врем енной вы во зки  подсуш енного п еска. З ам ер ы  вы гр у ж а ем о 
го п еска , отбор ср едней пробы. Р егу л и р о ва н и е полож ения з а 
твор ов на при способлени ях для удал ен и я осветл ен ной  воды  
с площ адок. Л и кви д ац и я засо р о в тр убоп р оводов и ги др о эле
ва то р а . О б есп ечен и е бесперебойной р аботы  об о р уд о ван и я. В е 
дени е р аб о чего  ж у р н а л а . О сущ ествл ен и е п роф и л акти ческого  
и текущ его  рем онтов об о р удо ван и я. У части е в о чи стке со ор у
ж ений и п о д го то вке их к  рем онту.

П р о ф е с с и я :  оператор на эм ш ерах.
С о с т а в  р а б о т .  О б сл у ж и ва н и е д в у х ъ я р у сн ы х  о тсто й 

ников (эм ш ер о в). Р авн о м ер н о е р асп р еделени е сточной ж и д 
кости по отстойны м  ж ел о б ам . Р егу л я р н а я  о чи стка л о тко в от 
о сед аю щ и х вещ еств и о тстой н ы х ж ел о б о в от п л аваю щ и х в е 
щ еств. У д а л ен и е корки с поверхности  отстой ни ков. К онтроль 
за накоплением  о са д к а  в отсто й н и ках. В ы п у ск  о са д к а  из о т 
стойни ков. У ч а сти е  в о чи стке сооруж ений и п о дго то вке их к 
рем онту. П р о ф и лакти чески й  осм отр и участи е в текущ ем  р е
м онте. В ед ен и е ж ур н ал а  учета  работы  отстой ни ков.

П р о ф е с с и я :  оп ератор на о тсто й н и ках.
С о с т а в  р а б о т .  О б сл у ж и ван и е первичны х, втор и чны х 

и к о н т а к тн ы х  о тстой н и ков р азл и чн ы х типов (вер ти к а л ьн ы х , 
го р и зо н тал ьн ы х, р а д и а л ь н ы х ). С облю дени е зад а н н о го  р еж и 
ма р аботы  отстой н и ков. Р асп р ед ел ен и е равном ерной подачи 
сточной ж и дкости  на каж д ы й  отстойник. П о д д ер ж ан и е у р о в
ня ак ти вн о го  ила в  з а д а н н ы х  п р едел ах . Р егу л я р н ы й  вы п уск
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осадка и активного ила из отстойников. О бслуж ивание м еха
низмов по удалению  осадка и активного ила (скребковы х 
илососов, эрлифтов). Удаление плавающ их вещ еств с поверх
ности отстойников. Принятие мер против повышенного выно
са из отстойников. О чистка кромки переливных желобов от 
задерж авш ихся на них загрязнений. Очистка горизонтальных 
поверхностей бортов отстойников от грязи, снега и льда. У ча
стие в ремонте сооружений. Контроль за работой установлен
ного оборудования (контрольно-измерительных приборов, а в 
томатики, пробоотборников, шиберов, электроприводов и д р .). 
Содержание в чистоте сооружений и оборудования. Выполне
ние профилактических осмотров сооружений и оборудования. 
Участие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. 
Ведение журнала учета работы сооружений.

П р о ф е с с и я :  оператор на м етантенках.
С о с т а в  р а б о т .  О бслуж ивание агрегатов и м еханиз

мов комплекса сооружений м етантенков (дозирующих камер, 
насосов по перекачке сброженного осадка, газораспредели
тельных устройств, механических меш алок, гидроэлеваторов» 
газгольдеров и д р .). Загрузка свеж его осадка и активного 
ила. Учет количества выгруж аемого сброженного осадка. О т
бор проб для определения влаж ности осадка. Наблю дение за 
уровнем осадка и температурой в м етантенках. Обеспечение 
равномерного заданного поступления осадка в каждый метан- 
тенк. Контроль за работой перемешивающих устройств (эж ек
торов, гидроэлеваторов), за процессом перемешивания о сад 
ка и беспрепятственным выходом газа с учетом его количе
ства. Н аблюдение за контрольно-измерительньими прибора
ми. Профилактический осмотр сооружений и оборудования. 
Участие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. 
Участие в текущем ремонте механизмов и сооружений. Со
держание в чистоте оборудования и рабочего места. Ведение 
журнала учета работы м етантенков, оборудования и запись 
показаний контрольно-измерительных приборов.

П р о ф е с с и я :  оператор на биофильтрах.
С о с т а в  р а б о т .  О бслуж ивание биофильтров и аэро

фильтров. Наблюдение за распределением воды на секции 
биофильтров и равномерным орошением поверхности био
фильтров. П рочистка распределительных устройств (спринк
лерных и реактивны х). Своевременная промывка поддонного 
пространства и каналов. Контроль за работой дозирующих 
устройств и их регулировка. Очистка междузонного простран
ства фильтров и лотков от осадка. Ликвидация заболоченно
сти поверхности фильтров. Контроль состояния загрузочного 
материала. Вклю чение вентиляционных устройств для подачи 
воздуха в биофильтры (аэроф ильтры). Содержание в чистоте 
сооружений и помещений биофильтров. Выполнение профи
лактических осмотров сооружений. Участие в очистке соору-
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жений и подготовке их к ремонту. Участие в текущем ремон
те. Ведение журнала учета работы биофильтров.

П р о ф е с с и я :  оператор на аэротенках.
С о с т а в  р а б о т .  Обслуживание аэротенков. Равномер

ное распределение сточной жидкости и активного ила на аэ
ротенках. Регулирование подачи воздуха. Продувка водовоз
душных стояков. Наблюдение за концентрацией активного 
ила и поддержание его количества в установленных преде
лах. Управление отдельными участками илопроводов, возду
ховодов и регулирующими механизмами. Контроль за рабо
той контрольно-измерительных приборов. Ведение журнала 
учета работы сооружений и механизмов. Профилактический 
осмотр сооружений. Участие в очистке сооружений и подго
товке их к ремонту. Участие в текущем ремонте. Содержание 
сооружений и механизмов в чистоте.

П р о ф е с с и я :  оператор на иловых площадках.
С о с т а в  р а б о т .  Обход иловых площадок и иловых 

прудов. Наблюдение за равномерным напуском осадка по 
площадкам или иловым прудам согласно графику очередно
сти. Прочистка и промывка дренажной сети и отводных канав 
от заиливания. Надзор за состоянием камер, лотков,труб,ш и
беров и своевременная промывка и очистка их. Регулирова
ние спуска осветленной воды по каскаду прудов. Удаление 
сорняков с ограждающих земляных валиков, дорог и площа
док. Участие в удалении подсушенного осадка. Учет удаляе
мого подсушенного осадка. Содержание в чистоте распреде
лительных каналов и лотков. Профилактический осмотр. Уча
стие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. Уча
стие в текущем ремонте. Ведение журнала учета эксплуата
ционных и ремонтных работ..

П р о ф е с с и я :  машинист насосных установок.
С о с т а в  р а б о т .  Обслуживание сооружений и обору

дования илонасосной станции (насосы, илоскрсбы, илоуплот- 
нители, нлососы). Пуск и остановка механизмов, включение 
и выключение насосов для перекачки и промывки вод, чист
ка насосов. Соблюдение заданного режима работы сооруже
ний. Откачка воды из приямка и очистка его. Контроль за по
казаниями и работой контрольно-измерительных приборов, 
набивка сальников. Ведение журнала работы станции. Опре
деление неисправностей в работе насосных установок и их 
устранение.

П р о ф е с с и я :  оператор установок по обезвоживанию 
осадка.

С о с т а в  р а б о т .  Обслуживание установок (механиз
мов) по обезвоживанию осадка. Наблюдение за показаниями 
контрольно-измерительных приборов, работой вакуум-фильт
ров, системой воздуховодов, вакуумных линий, трубопроводов 
для химических реагентов, насосного оборудования для про-
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мывки фильтров и ресиверов. П риготовление раствора к о а гу 
лянта заданной консистенции. Н аблю дение за всеми ком м у
никациями, координация работ. В едени е ж ур нала учета р а 
боты м еханизм ов и сооружений. С одерж ание оборудования в 
чистоте. У частие в очистке сооружений и подготовке их к ре
монту. У частие в текущ ем и профилактическом ремонтах м е

ханизм ов.
П р о ф е с с и я :  оператор установки  по суш ке о сад ка .
С о с т а в  р а б о т .  Н аблю дение за работой м еханизм ов 

и процессом сушки осадка по контрольно-измерительным при
борам. О тбор сухого о садка . Контроль и учет расхода о б ез
вож енного и вы суш енного осадка , количества топлива н сж а 
того во здуха . О беспечение подачи в суш илку заданно го  коли
чества о с а д к а . С о б л ю д е н и е  т ем перат урного  режима о тхо дя
щих газо в . И зменение режима работы суш ильны х устан овок 
и транспортировка осуш енного о сад к а . С одерж ание в исправ
ности узлов и м еханизм ов суш илки, вспом огательного обору
довани я, контрольно-изм ерительны х приборов и автом ати ки. 
У частие в очистке сооружений и подготовке их к ремонту. 
У частие в текущ ем  и профилактическом рем онтах м еханиз
мов. П оддерж ание чистоты на рабочем месте.

П р о ф е с с и я :  оператор сооружений по удалению  о са д к а .
С о с т а в  р а б о т .  Смыв осадка в р езер вуар ах бр ан д

спойтом и снятие скребкам и. Вклю чени е и вы клю чение н асо 
сов. Вы клю чение из работы отстойников. Выполнение подсоб
ных работ при ремонте задви ж ек, щ итов и другого оборудо
вания.

П р о ф е с с и я :  оператор хлораторной установки .
С о с т а в  р а б о т .  О бслуж и вани е хлоратор ны х устан о 

вок, ам м иачны х устан овок и установок сернистого га за . Ап
робирование бочек и баллонов перед установкой. У становка 
на ве са х  баллонов с хлором и снятие пустых. П оддерж ание 
устан авл и ваем ы х лабораторией доз хлора, ам м иака и сер 
нистого га за . Контроль за постоянным расходом  хлора, рас
пределение его по аппаратам , переклю чение аппаратов. П ри
готовление раствора хлорной извести и дозирование его. П ро
верка полного использования хлора в бочках и б ал лон ах. С о
держ ание в исправности пустых баллонов (над еван и е кол 
пачков, м ахови чков, завер ты ван и е га ек  и д р .) . Устранение 
утечки газа  из баллонов, бочек и аппаратуры  в аварийны х 
ситуациях. О беспечение нормальной работы вентиляционны х 
устройств. Ведение ж урнала учета р асхода хлора. С одер ж а
ние в чистоте оборудования и рабочего м еста.

П р о ф е с с и я :  маш инист ком прессорных установок.
С о с т а в  р а б о т .  Ведени е и регулирование задан н о го  

режима работы во здуходувок. П у ск  и остановка агр егато в . 
Н аблю дение за работой оборудования и показаниями всех  
контрольно-изм ерительны х приборов (ам перм етров, вольт-
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м етров, терм ометров и д р .) . С м азка подшипников во зду хо д у
вок. Н аблю дение за наличием охлаж даю щ ей воды  в подшип
ни ках во здухо д уво к. В едени е ж урнала учета и отчетности о 
работе оборудования и п оказани ях контрольно-изм ерительны х 
приборов. П роф илактический осмотр оборудования и участи е 
в работе по ремонту. С одерж ание в чистоте оборудования и 
рабочего м еста.

П р о ф е с с и я :  оператор очистны х сооруж ений (на стан 
циях производительностью  до 5 ты с. м3/ с у т ) .

С о с т а в  р а б о т .  О бсл уж и вани е ком плекса сооруж ений 
по м еханической и биологической очистке сточны х вод: ре
ш еток, дробилок, п есколовок, д вухъ яр у сн ы х отстойников, 
биофильтров, вторичны х отстойников; иловы х площ адок; ком 
п актны х устан о во к и др. Р егули р овани е режима работы соо
ружений в зависим ости от поступления сточны х вод. О чистка 
реш еток, п есколовок от отбросов и песка. В ы п уск о садка из 
отстойников, очистка ж елобов и лотков. Р асп ределени е сточ
ной ж идкости по поверхности биофильтров. Л и квидация заи 
ливания и контроль за работой дозирую щ их устройств. Р а с 
пределение о садка по иловым площ адкам , удалени е п одсу
ш енного о сад к а  и сорняков. По компактным устан о вкам : кон
троль за  работой эрлифтов, подачей во зд у ха , наличием а кти в
ного ила. П ер екачка избыточного ила в стабилизатор. В е д е 
ние ж ур нала учета работы сооруж ений и оборудования. П ро
филактический осмотр и участи е в текущ ем ремонте. С одер
ж ание в чистоте сооруж ений и оборудовани я.
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Т а б л и ц а  14

Производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут, до

№
п/п

Наименование элементов 
очистных сооружений канализации Профессия 15 50 150 300 500 800

Нормативная численность, 
рабочих в сутки

1 Реш етка с ручной очисткой Оператор на решетке 3 ,6 3 ,7 3 ,9 — _

2 Реш етка с механической очисткой То же 3 ,6 3 ,8 4 ,2 4 .5 5 , 3 7 .0
3 П есколовки и жироловки Оператор на песколовках и 

ж ироловках
2 ,5 3 ,2 4 ,0 4 .6 5 ,0 5 ,0

4 Д вухъяр усны е отстойники (эмшеры) Оператор на эмшерах 3 ,6 — — — — —
5 Первичные отстойники (горизонтальные, 

вертикальные и радиальны е), вторичные 
отстойники (горизонтальные, вертикаль
ные, радиальны е), контактные резервуа
ры

Оператор на отстойниках 6 ,0 6 ,5 7 .3 9 ,0 1 0 ,5 1 0 ,5

6 М етантенки Оператор на метантенках 3 ,5 3 ,6 4 .2 4 ,6 5 ,8 7 ,6
7 Биофильтры или аэрофильтры Оператор на биофильтрах 3 ,5 3 ,8 6 .0 — — —

8 Аэротенки Оператор на аэротенках 3 ,5 3 ,8 4 .3 4 ,8 6 ,2 8 ,3
9 И ловые и песковые площадки Оператор на иловых площ ад

ках
3 ,4 3 ,6 4 .1 4 .5 5 ,1 6 ,0

10 И лонасосные станции Машинист насосных устан о
вок

3 ,5 3 ,5 3 ,9 4 ,3 4 ,9 7 ,7

11 У становка по обезвоживанию осадка Оператор на установке по 
обезвоживанию осадка

— 4 ,4 5 ,2 5 .8 6 ,4 6 ,4



П р о д ол ж ен и е

Производительность очистных 
сооружений, тыс. мэ/сут, до

N9
п/п

Наименование элементов 
очистных сооружений канализации Профессия № 50 150 300 j 500 800

Н ормативная численность, 
рабочих в  сутки

12 Установка по сушке осадка Оператор установки по сушке 
осадка

— — 4 .4 6 ,8 6 ,8 6 ,8

13 Отстойники Оператор сооружений по уд а
лению осадка

2 ,3 2 ,4 2 .6 2 .8 2 .9 3 ,5

И Хлораторные установки при хлорировании:

а) жидким хлором Оператор хлораторной уста
новки

3 ,3 3 ,7 4 .5 5 .5 6 ,7 8 .1

б) хлорной известью То же 4 ,1 4 ,6 5 .5 6 .8 8 .2 8 .2
15 Компрессоры Машинист компрессорных

установок
3 ,6 3 ,8 4 .4 4 .5 5 ,3 6 .3

П р и м е ч а н и я :
L  Д ля обслуживания комплекса очистных сооружений производительностью до 500 м3/сут численность операторов 

очистных сооружений устанавливается 4 чел.
2. Для обслуживания очистных сооружений производительностью 500—5000 м3/сут нормативы численности, установ

ленные для очистных сооружений производительностью до 15 тыс. м3/сут, применяются с коэффициентом 0,5.
3. При обслуживании песколовок и жироловок, оборудованных гидроэлеватором, к нормативам численности п. 3  

применяется коэффициент 0,8в.



3.2.4. Обслуживание полей фильтрации

П р о ф е с с и я :  оператор полей орошения и фильтрации.
С о с т а в  р а б о т .  Обход и обслуживание полей фильт

рации. Равномерное распределение сточной жидкости по 
орошаемым участкам и картам. Прочистка земляных раз
водных и осушительных каналов от заиления и травы. Преду
преждение сброса сточных вод в осушительную сеть и водо
ем. Обеспечение своевременной очистки от наносов и мусора. 
Ведение журнала работ. Профилактический и текущий ре
монты сооружений.

Т а б л и ц а  15

Вид сооружений

Площа 

15 20 

Норма

дь полей участков ф 

40 60 ! 80

1тивная численность,

ильтрации, га , до

100 | 120 140
1

рабочих в сутки

Поля фильтрации 1 ,9  j 2 ,6 3 .7  | 4 .8
1

5 .9 7 .0 8 ,1  9 ,0

П р и м е ч а н и е .  Свыш е 140 га за каж ды е последующие 10 га об
служивания участков полей фильтрации применяется норматив численно
сти 0,26 чел.

3.2.5. Обслуживание пульта дистанционно-автоматического
управления

П р о ф е с с и я :  оператор дистанционного пульта управ
ления в водопроводно-канализационном хозяйстве.

С о с т а в  р а б о т .  Обслуживание пульта дистанционно- 
автоматического управления группой агрегатов канализацион
ных сооружений (граблей, отстойников, насосов, фильтров, 
аэротенков). Регулирование их работы в соответствии с за 
данным технологическим режимом. Наладка и устранение 
мелких неисправностей сигнальных устройств (клемм, ламп 
контактов), а также отдельных приборов. Ведение записей о 
работе комплекса обслуживаемых сооружений, аппаратов и 
агрегатов, контрольно-измерительных приборов.

Т а б л и ц а  16

Среднесуточное количество отведенной через 
сеть сточной жидкости, тыс. м3/сут, до

Вид сооружений
50 150 300 500 800

Н ормативная численность, рабочих в сутки

Пульт дистанционно-ав
томатического управ
ления сооружениями 
канализации

3,4 3,7 4.0 4,4 4,9
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3.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (ПОДСОБНЫЕ) СЛУЖБЫ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА

3.3.1. Нормативы численности кладовщиков

П р о ф е с с и я :  кладовщ ик.
С о с т а в  р а б о т .  Прием на ск л ад , взвеш ивание, х р а 

нение и вы д ача со ск л ад а  м атер иалов, полуф абрикатов, го 
товой продукции, оборудования и инструм ентов. П роверка 
соответствия принимаемых ценностей сопроводителъньш  д о 
кум ентам . Р уко во дство  погрузочно-разгрузочны м и работами. 
П еремещ ение вручную  или при помощи щ табелеров и других 
м еханизм ов к местам хранения м атер и ал ьны х ценностей с 
размещ ением их внутри ск л а д а . Р а ск л а д к а  (сортировка) м а 
тер и альны х ценностей по видам , к а ч еству  и другим призна
кам . К ом плектование партий м атер и альны х ценностей по з а 
явкам  потребителей. С оставлен и е акто в на ремонт и сп иса
ние инструм ентов, приборов и порчу м атериалов. У чет нали
чия хранящ ихся на ск л а д е , м атер иальны х ценностей и в е д е 
ние отчетной докум ентации по их движ ению . У части е в про
ведении инвентаризации.

Т а б л и ц а  17

Материальные ценности, тыс. руб., до

Вид складов
,150 300 500 800

Норматив численности, 
человек в смену

Склад материально-технического 
снабжения

0.9 1.3 2,0 3,0

П р и м е ч а н и е .  Расчет нормативной численности кладовщиков для 
обслуживания нескольких складов, находящихся на расстоянии до 600 м, 
следует вести с учетом суммарной материальной ценности хранящихся на 
них материалов.

3.3.2. Нормативы численности кузнецов ручной ковки

П р о ф е с с и я :  кузнец  ручной ковки.
С о с т а в  р а б о т .  Р учн ая  ковка деталей по эскизам , 

ш аблонам  и образцам  с соблю дением разм еров и припусков 
на обработку (заготовки  для болтов, скобы , кирки, ломы, рес
соры, зубила, кронш тейны, кувал д ы , приспособления для от
кры вания колодцев и д р .) . Ги б ка , оттяж ка и вы сад ка простых 
изделий из листового м етал ла. И зготовление инструм ентов 
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для кузнечных работ. Правка на плите, наковальне, в при
способлении ручным способом различных поковок в горячем 
и холодном состоянии с проверкой по чертежам и шаблонам.

Т а б л и ц а  18

Объем подачи воды потребителям 
и очистки (пропуска) 

сточных вод, м3/сут, до

Нормативная численность, 
рабочих в смену

2000 0J9

3.3.3. Нормативы численности лаборантов 
химико-бактериологического анализа

П р о ф е с с и я :  лаборант химико-бактериологического
анализа.

С о с т а в  р а б о т .  Проведение всех видов химического 
и бактериологического анализа воды и сточной жидкости в 
соответствии с действующими ГОСТами и техническими усло
виями. Анализ получаемых реагентов. Участие в приготовле
нии растворов реагентов. Подготовка проб к анализам. Конт
роль за качеством обработки воды и сточной жидкости. Н а
блюдение за работой лабораторного оборудования. Соблю
дение стерильности препаратов. Ведение контрольных запи
сей. Оформление и расчет результатов анализов. Содержание 
в чистоте рабочего места.

Водопровод
Т а б л и ц а  19

Объем подачи воды потребителям, тыс. м3/сут

до

20| 5 0 1,00 300 7 0 0 «свыше 700

Норматив численности, рабочих в смену

1 .0 2 .7 4 .5 5 .4 7 .0 На каж дые последующие 100 тыс. 
м3/сут, применяется норматив 
0,4 чел.

П р и м е ч а н и е .  При наличии на предприятии нескольких лаборато-
рий и контрольных пунктов нормативная численность применяется с ко
эффициентом 1*2.
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Т а б л и ц а  20
Канализация

Объем пропуска (очистки) сточных вод, тыс. м3/сут

до

20 50 100 еоо J зоо

)рматив числе 

4 ,3  4 ,7

700

нности,

6 ,21 1 .8

Нс

3 .3

свыш е 700

На каж ды е последующие Ю0 
тыс. м3/сут применяется нор
матив 0,2 чел.

П р и м е ч а н и е .  Нормативами численности не учтены работы по вы 
полнению химико-бактериологических анализов в соответствии с планом 
научно-исследовательских работ.

3.3.4. Нормативы численности пробоотборщиков
П р о ф е с с и я :  пробоотборщик.
С о с т а в  р а б о т .  Отбор проб воды и сточной жидкости 

вручную с помощью пробоотборников и специальных приспо
соблений. Укупорка проб, оформление этикеток к ним, обес
печение сохранности, доставки проб в лабораторию. Мойка 
и хранение посуды, используемой для отбора проб. Ведение 
учета отобранных проб.

Т а б л и ц а  21
Водопровод

Среднесуточная подача воды в сеть, тыс. м3/сут 

до

50 т о 200 400 700
свыше 700

Н ормативная численность, рабочих в смену

0 ,9 2 ,3 3 ,5 На каж ды е последующие 100 тыс. 
м3/сут применяется норматив 
0 ,3  чел.

Канализация
Т а б л и ц а  22

Среднесуточное количество отведенной через сеть сточной жидкости,
ты с. м*/сут

до

50 100 200 400 700
свыш е 700

Нормативная численность, рабочих в смену

1 .0 1 .7 2 .2 2 .9 4 .0 На каж ды е последующие 100 тыс. 
м3/сут применяется норматив 
0 ,3  чел.
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3.3.5, Нормативы численности слесарей 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике

П р о ф е с с и я :  сл еса р ь  по контрольно-и зм ер ительны м
приборам и а вто м ати ке.

С о с т а в  р а б о т .  П р о ф и лакти ческое о б сл у ж и ван и е ко н 
трол ьно-и зм ер и тел ьны х приборов и ср ед ств  авто м ати ки . Р а з 
бор ка, ремонт, сб о р ка , р егул и р о вка, настр ой ка и испы тание 
контр ольно-и зм ер и тельны х приборов и ср ед ст в  автом ати ки . 
С л есар н ая  о б р аб о тка д етал ей . С о ставл ен и е и м онтаж  схем  
соединений различной слож ности . П р о вер ка р аботы  схем  
уп р авлени я, испы тание и сд а ч а  приборов. С о ставл ен и е д е 
ф ектн ы х ведо м остей , зап олнени е паспортов и а тте ста т о в  на 
приборы.

Т а б л и ц а  23

Объем подачи воды потребителям _и очистки (пропуска) 
сточных вод, тыс. м3/сут, до

20 50 100 200 300 j 400 500 600 !  700 1000 j 1500 2,000
_ _ _ !1_ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ .. . J 1 j _ . ....

Нормативная численность, рабочих в смену

1,0 1,6 2 , 1 2,8 3,7 4,5 5.4 6,4 7,4 9,8 15,3 19,9

П р и м е ч а н и е .  При ремонте водомеров в централизованной ма
стерской нормативная численность слесарей по КИП и автоматике приме
няется с понижающим коэффициентом 0,7.

3.3.6. Нормативы численности электрогазосварщиков

П р о ф е с с и я :  эл ектр о газо свар щ и к.
С о с т а в  р а б о т .  Р у ч н ая  эл ек тр о д у го вая , га зо э л ек тр и 

ч еск ая  и га зо в а я  св а р к а  д ета л ей , у зл о в , элем ентов ко н стр у к
ций, трубоп роводов и канал и зац и и  в с е х  диа*метров. В ы п о л н е
ние свар о ч н ы х работ при рем онте обор удовани я н асо сн ы х 
станций и очи стны х сооруж ений. К и слородная и газо э л ек тр и 
ческ ая  резка м етал л о в по р азм етке вр учную . З а в а р к а  трещ ин, 
ракови н и д р уги х д еф ек то в  в  о тд ел ьн ы х д е т а л я х , эл ем ен тах 
м етал ло кон стр укц и й  и тр уб о п р о во дах. П ай ка и н ап л авк а  ре
ж ущ его и н стр ум ента. Т ер м о о б р аб о тка св а р н ы х  сты к о в  после 
свар ки  с помощ ью  газо во й  гор елки . П р о и зво дство  сва р о ч н ы х 
р абот при р ем онте автом аш и н.
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Т а б л и ц а  24

Объем подачи воды потребителям и очистки 
сточных вод, тыс. м3/сут, до

(пропуска)

1
20 1 50

1
100 200 | 300 400 ! 500

1
600 700

!
1000 j 2000

Нормативная численность, рабочих в смену

1,1 1,6 2,2 3,4 4,8 5,6 6,5 7,3 8,2 10,8 18,0

3.3.7. Нормативы численности электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики
П р о ф е с с и я :  электромонтер по ремонту электрообору

довани я.
С о с т а в  р а б о т .  Текущ ий и капитальны й ремонты 

электрооборудования, си ловы х трансф орм аторов. М онтаж  и 
ремонт каб ел ьн ы х сетей. Рем онт свар очны х агр егато в. Рем онт 
м асляны х вы клю чателей и электро-приводов. Рем онт, н ал ад ка 
слож ны х защ ит, а такж е автом ати ческого вклю чения резер
ва . К ом плексны е испытания электродви гателей и трансф ор
м аторов. Рем онт вентиляторов, электроинструм ента. В ы я в 
ление и устранение вибрации электродви гателей. Р егули р ов
ка р аспредели тельны х устройств. И спы тание после ремонта 
всех  видов электрооборудования

Т а б л и ц а  25

Объем подачи воды потребителям и очистки (пропуска) 
сточных вод, тыс. м3/сут, до

20 50 100 200 300 400 500 600 700 100(1 2000

Нормативная численность, рабочих в смену

1,8 3,5 4,8 7,8 I 10,4 13,0 15,5 18,0 19,8 24,3 34,5

П р о ф е с с и я :  электромонтер по обслуж иванию  эл ект
рооборудования.

С о с т а в  р а б о т .  О бслуж и вани е силовы х и освети тел ь
ных эл ектр оустановок со схем ам и вклю чения различной 
слож ности. Р азбор ка и сборка схем вторичной коммутации и 
релейной защ иты . Р егули р овка нагрузки электрооборудова
ния. П роверка состояния изоляции и измерение величины ее 
сопротивления в эл ектр о дви гателях и сетях . Вы явлени е и у с т 
ранение неисправностей и повреж дений в си ловы х и о свети 
тельны х эл ектр осетях, а такж е в эл ектр о дви гателях и элект- 
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рических схем ах  технологического оборудовани я. О б сл уж и 
вание, установка и вклю чение электроизм ерительны х прибо
ров и электросчетчиков. О бслуж и вани е и профилактический 
ремонт электродви гателей различной мощ ности. Зам ена и ре
монт пускорегулирую щ ей аппаратуры . Н ахож дени е и у стр а
нение неисправностей в электрических схем ах подъем но-тран
спортного оборудования. О рганизация освещ ения при авар и й 
ных работах на об ъ ектах. С оставление граф иков работ по 
обслуж иванию  оборудования. У стан о вка станций управления 
для испытания электродви гателей глуби нны х насосов. Р еви 
зия секций вы соковольтн ы х подстанций.

Т а б л и ц а  26

Объем подачи воды потребителям и очистки (пропуска) 
сточных вод, тыс. м3/сут, до

20 50 100 200 300 400 500 600 700 1000 2000

Нормативная численность, рабочих в сутки

2.2 4,5 6,8 9,2 | 11,5
1

1
13,8 j 16,0

i
17,8 j 19,6 21,4 j 23,2

П р о ф е с с и я :  электромонтер диспетчерского обор удова
ния и телеавтом атики.

С о с т а в  р а б о т .  Э ксплуатаци онно-техническое о б сл у
ж ивание, разборка, ремонт и сборка диспетчерского оборудо
вания и аппаратуры  телеавтом атики, поддерж ание устан о в
ленны х режимов их работы . П роведение электрических прове
рок обслуж иваем ого оборудования и аппаратуры  те л е а вто 
матики. О бслуж и вание радиостанций, гром коговорителей с в я 
зи, местной телефонной связи типа А ТС  и КО С. Ведение т е х 
нической документации.

Т а б л и ц а  27

Количество дис
петчерских 

пунктов, единиц, 
до

Объем подачи воды и очистки (пропуска) 
сточных вод, тыс. мэ/сут, до

2GG 300 400 500 750 1000 1500 2000

Нормативная численность, рабочих в смену
2 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,7 3,1
4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7
6 5,0 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,3
8 6,6 6,7 6,7 6,8 7,0 7,2 7,6 7,9

10 8,2 8,3 8,4 8,4 8,6 8,8 9,2 9,6
12 9,8 9,9 10,0 10,0 10,2 10,4 10,8 11,2
14 Н, 4 11,5 П,б П, 6 11,8 12,0 12,4 12,8
15 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,6 14,0 14,4
18 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,2 15,6 16,0
20 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 17,2 17,6



П р и л о ж е н и е

ПОЯСНЕНИЯ ПО О П РЕДЕЛ ЕНИЮ  ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
ФАКТОРОВ Д Л Я  РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ

1. Д л я  профессий р абочи х, чи слен н ость котор ы х оп р еде
л яется  в зави си м ости  от прои зводи тельности о б сл у ж и ваем о го  
о бор удован и я или соор уж ени я, чи словы м  значени ем  ф актор а 
явл я ется  п р ои зводи тел ьность у ста н о вл ен н о го  обор удовани я в 
каж дом  стр уктур ном  подразделении . Н априм ер, под прои зво
д и тел ьн о стью  н асо сн ы х станций водоп ровода н канали зац и и  
п о д р азу м евается  п рои зводи тел ьность в с е х  уста н о вл ен н ы х на 
них н асо со в н езави си м о от того , н ахо д я тся  ли они в простое 
(в рем онте, по реж им у р аб о ты ) или в р езер ве.

П од прои зводи тел ьностью  очи стны х сооруж ений водопро
во да п о д р а зу м ева ется  у ста н о в л е н н а я  п р о и зво д ствен н ая  мощ 
н о сть  о чи стны х сооруж ений , которая оп р ед ел яется  путем сум 
м ирования пропускной сп особности в с е х  им ею щ ихся ф ильтров 
и к о н т а к тн ы х  осветл и тел ей , р ассчи тан н ой  на основани и д а н 
н ы х о площ ади ф ильтрую щ ей поверхности и скорости ф иль
трации.

П од п р ои зводи тел ьностью  очи стны х сооруж ений ка н а л и 
зации п о д р азу м евается  у с та н о в л е н н а я  пропускная сп особ
н о сть  очи стны х сооруж ений , хар ак тер и зу ю щ ая ся  количеством  
сточной ж и дкости ,, которую  они м огут пропустить за сутки 
при полной за гр у зк е  всего  ком п лекса очи стны х сооруж ений и 
соблю дении у ста н о в л е н н ы х  тр ебовани й  к очи стке сточн ы х 
ж и дкостей . Е сл и  о тд ел ьн ы е звен ья  очи стны х сооруж ений 
им ею т нео д и н ако вую  пропускную  сп особн ость, в этом п о к а за 
тел е необходим о у ч и ты в а ть  пропускную  сп особн ость ве д у щ е
го звен а  о чи стн ы х сооруж ений , которое лим итирует пропуск 
сто чн ы х вод .

2. Д л я  профессий р абочи х, чи сл ен н о сть кото р ы х о п р ед ел я 
ется  в зави си м ости  от о б ъ ем а подачи во д ы  потребителям  и 
очистки (п р о п уска) сто чн ы х во д , чи сло вое зн ачен и е ф актора 
сл ед у ет  приним ать с учетом  поп равочны х коэф ф ициентов, ко 
тор ы е прим еняю тся дл я отнесени я предприятий к группе по 
оп л ате тр у д а  р уко во д ящ и х и и н ж енер но-техни чески х р аб о т
ни ков.
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3. Для профессий рабочих, численность которых опреде
ляется в зависимости от среднесуточной подачи воды в сеть 
или среднесуточного количества отведенной через сеть сточ
ной жидкости, числовыми значениями факторов являются ча
стные от деления данных форм ЦСУ № 1 Ж К Х (водопровод) 
и № 2 Ж К Х (канализация) по строкам «Подано воды в сеть, 
тыс. м3» и «Пропущено сточных вод канализацией, тыс. м3» 
на количество дней в году.

4. Для профессии лаборант химико-бактериологического 
анализа при расчете показателен «объем подачи воды потре
бителям» и «объем пропуска (очистки) сточных вод» наря
ду с другими следует учитывать поправочный коэффициент, 
получаемый при делении общей протяженности водопровод
ных и канализационных сетей по данному управлению или 
объединению на протяженность сетей, учтенную в объемных 
показателях (в случае, если протяженность сетей выше протя
женности, учитываемой в объемных показателях).
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К С В Е Д Е Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Н а у ч н о -и ссл ед о ва те л ьск и й  и н сти тут тр у д а  
в и зд а т е л ь ст в е  «Э ко н о м и ка» 

в  1989  г . вы п усти л

Квалификационный справочник должностей руководите
лей, специалистов и служ ащ и х. —  20  л . —  3 р. 9 0  к.

С п р аво чн и к я в л я е т ся  нор м ати вны м  докум ентом , у т вер ж 
денны м  Го ско м тр удо м  С С С Р  и В Ц С П С , реглам ентирую щ им  
о р ган и зац и ю  тр у д а  р аботн и ков и о б я зател ьн ы м  д л я  приме
нения на предп риятиях, в учр еж д ен и ях и о р ган и зац и ях. Н а 
сто ящ ее и здан и е в к л ю ч а ет  К вали ф и кац и он ны й  сп р авочни к 
долж н остей  р уководи телей , сп ец и ал и стов и сл уж ащ и х 
(В ы п . 1. О б щ ео тр а сл евы е квал и ф и кац и онны е ха р а к тер и сти 
ки с дополнениям и и и зм ен ен и ям и ). Кром е того , п уб ли кую т
ся квал и ф и кац и он н ы е хар ак тер и сти ки  долж н остей  работни 
ков, за н я т ы х  в н а у ч н о -и ссл е д о ва те л ьск и х  учр еж д ен и ях , ко н 
стр укто р ски х, техн о л о ги ч ески х , п роектны х и и зы ск а т ел ьск и х  
о р ган и зац и ях .

Д л я  сп ец и ал и стов, зан и м аю щ и хся  вопросам и органи зац и и , 
норм ирования и оп л аты  тр у д а .

Д л я  приобретения нового  и здан и я К вали ф и кац и он ного  
сп р аво чн и ка за я в к и , подписанны е руководи телем  предприя
тия (о р ган и зац и и ) и гл . б у хга л тер о м , сл ед у ет  н а п р а вл я ть  
по а д р есу : 1 2 7 5 4 0 , М о с к в а , Д у б н и н с к а я  у л д . 1 6 -а г Д о м  п о - 
л и т и ч еск ой  к н и ги  ( « К н и г а  —  п оч т ой » ). Д а н н о е  и здани е б у дет 
р а ссы л а ть ся  нал ож енн ы м  п латеж ом .
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