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А В Т О М А Т И З А Ц И Я ,  У П Р А В Л Е Н И Е  И С И Л О В О Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е
П Р И Т О Ч Н Ы Х  К А М Е Р

У П Р А В Л Е Н И Е  И  С И Л О В О Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

АЛЬБОМ О

П Е Р Е Ч Е Н Ь  А Л Ь Б О М О В
А л ь б о м  О  П З  Р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и м е н е н и ю

А льбом I  ЭМd Приточная вентиляционная кам ера  с одним 
вентилятором

А л ь б о м  Ц ЭМ 2. Приточная вентиляционная камера  с о дним  
вентилятором, секцией орошения и 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА

Р А З Р А Б О Т А Н Ы

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ институтом 

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА /т гГ '% .В .П Е Р  ЕТЯТКО 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Wyhz, И.Л.ВОРОНОВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
ГОССТРОЕМ  Р ОсСИи 
ПИСЬМО от 9 „

В в е л е н  в Д Е ^ т в и р 9'5',/33Э Л Е К ТР 0 П Р 0 “ ^
П Р И К А З  ОТ
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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬбОМа О

М* И" 
MtTSS Наименование и о б о з н а ч е н и е Сте.

\ Обилие данные 1
1-5 Пояснительная записка 5-6
б 5адяиие на проектирование. Форма 7
7-№ Рекомендации по применению 849
13 Указания по заполнению опросного листа 20
to Приложение { 21

Задание на проектирование ( пример заполнения)

2{ Приложение 2 22
Опросный лист (пример заполнения)

22 Приложение. 5 2 Ъ
Спецификация оборудования (пример заполнения)

25-25 Приложение 4- 2U-26
Диспетчерское управление и сигнализация

Схема э л е к т р и ч е с к а я  принципиальная 4
26 Приложение 5 27

Диспетчерское управление и сигнализация

Схема электрическая принципиальная 2

27 Приложение 6 28
Ityutbi Щ.УП2». Габаритные размеры.

Ж

Типовые м атериалы  д л я  проектирования 

„ Я вто м ат и з а ци я, у п р а в л е и и е  и силовое. 

Э л е к т Р о о б о р у д о в а и и Е  п р и т о ч н ы х  к а м е р * ’

РЯЗРЯВОТА НЫ ДЛЯ nPUTOMWbU B E U T U л Я Ц UOUн ых  

КАМЕР С Р А З Л И Ч Н Ы М И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ

о б р а б о т к и  в о з д у х а ,  р а з и ы м и  к о м б и н а ц и я м и

ОЛЕ КТРОПРНЕ MU и КО В И COMETPHW я м м  и х

МО ьц н о с т н .

Т и п о в ы е  м а т е р и а л ы  д л я  h p o e r t u p o  в а и и я  

п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п р и м е н е н и я  п р и  

р а з р а б о т к е  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  д л я  

о б ъ е к т о в  с т р о и т е л ь с т в а .

К о н к р е т н ы е  ф О Р М Ы  п р и м е н е н и й  

о п р е д е л я ю т с я  п о л ь з о в а т е л е м .

Т и п о в ы е  м а т е р и а л ы  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  

с о с т о я т  и з  д в у х  р а з д е л о в :

н) У п р а в л е н и е  и с и л о в о е  

э л е  к т р о о б о р у д о в а н и Е  

( ТМП 9 0 - 0 2  - 55. 95)
Р а з р а б о т ч и к  - ГГШ Э л е к т р о п ро е  к т  

&) А в т о м ат из а ц и я  ( ТМ П  90Ф*02“29.8 6, 
90Ц- 02- 33. 87),
Р а з р а б о т ч и к  - T f l K H U U  С а н т е х п р о е к т  

К а ж д ы х  из р а з д е л о в  в к л ю ч а е т  ял ь б  с м ь|

И Р е к о м е н д а ц и и  п о  п р я м б н б м ц ю и и 

а л ь б о м ы ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  

и с п о л ь з о в а н и я  при п р о ек т и  р о в а иии  

к о н к р е т н о г о  о б ъ е к т а .

ТМП 9 0 Ц -0 2 -5 5 .  93 ПЗ
Управление и силовое электроо&орчховпмие 
приточим* камер

Ств С,иЗ Лист листов
р \ 2Т

"75
".'fi
U.9Jf

Ийч.оть %ороцое>
Воронов
Гииодчвн

Обилие денные
ГПИ

ЗЛЕКТРр ПРОЕКТ 
MatKBH

Й.коигр.
W .rp.

цоо/£/-0/ 3 4ч>рмвт R2,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТКАМЕРЫ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 

ЭЛБКТРООБОРУДООАНИА хараи тврн ззю тся :

Юниором МЕХАНИЗМОВ (см. АИСТ3);

t )  МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ (сМ.ТАГЛ.Ю,

а и ст; 1й);
$) ТРЕБОВАНИЯМИ X УПРАВЛЕНИЮ (ем. ПЛЛ).

В КАЖДОМ UOHKPCTKOW СЛУЧАЕ СКАЗАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ в РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЯ*.

t .  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ

решений *
г.1. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

прито чны м и  в е н т к а м е р а м и :

i) обеспечиваю т три »нда управления: 
дистанци онное  из днопетчброкого пункта  нам из

ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ (этот вид УПРАВЛЕНИЯ 

МОНСЕТ НЕ ПРбД^СМАТРНВАТЬС/);

МЕСТНОЕ СБЛОКИРОВАННОЕ СО ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ 

ВвМТКАМЕРОЙ;

ОПРОБОВАНИЕ КНОПКАМИ, РАСПОАО^СЕИНЫМИ У МЕХАНИЗМОВ 

(ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ);

^ОТвеЧАЮТ НВОВХОДЧМЫМ TPCI05AH4XU, ПРЕДАМЗЛАЕМЫЛ4 

К УПРАВЛЕНИЮ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТКЛМ С РАМН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ

I  отдельных помещениях ( вентиляционны х камерах); 

з) ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЕ СО СХЕМАМИ*. 

РЕГУЛИРОВАН ИА КАК. ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ , Так И ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ

(тмп э о ч -о г-г9.вб, эо ц -о а -ззлт),
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ„АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖНЫМИ 6ЕНТСНСГС МАМ И)

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИИ ( КАК НА М 8  

НАВМЕХАНИЧеСКИХ УСТРОЙСТВ, ТАК и т  них);

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.

С £. Аппаратура  управления размещается о щнтг управле-

НИЛ ПЛИТОЧНОЙ BBHTKAMBPM ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ «О

степенью защиты 1?ъ< или IPM по гост /4до*#.

Климатическое исполнение щитов ух л , категория р а м щ ч ~ 
т ъ  А по гост яко-8*.

Щиты УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ РАЗМ1ЩАПОЯ КАК В П0М1ЩеНИЯХ 

вентиляционных кдмер, ТАКИ в не их.

Изготовитель щитов управления - Ангарский  м ктроме- 

ха н и че с к н й  завод. Протокол Й7-М67 от 20млл <S$Sr.

А п п аратура  регулирование р азм ещ аетс я  на щите/смтнве)г

ПРИВЕДЕННОМ в РАЗДЕЛЕ „ АВТОМАТИЗАЦИЯ Г

Перечень  а п п аратуры , применд  емой в схемдх $л№ рнч&
НИХ ПРИНЦИП ИЛЛЬНЫХ и УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИГ8 УПРАЯЛЕ- 

т %  ПРИТОЧНОЙ ВЕН7КАМЕР0Н; ПРИВЕДЕН НА ЛИСТАХ *b5 .

При енвтии с производства ап п а р а тур ь^ входящей о

СОСТАВ ЩИТА, ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕК

ТИРОВАТЬ тип I процессе привязки. З авод- изготовитель

ПРОИЗВОДИТ НЕОБХОДИМУЮ ЗАМЕНУ АППАРАТУРЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТЬ ЩИТА.

3. При м ен ен и е  проектных решений:

|)в ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИАХ ИСКЛЮЧАЕТ НВОБХОДИМОСТЬ 

РАЗРАБОТКИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ CAEU, ЗАДАНИЯ

з а в о д у  на изготовление щ и т о в  управленид  ( заполняется

ТОЛЬКО ОПРОСНЫЙ АИСТ; ФОРМУ КОТОРОГО CU АИСТ З^УМЕНЬЦ/А- 

ВТ ОБЪЕМ ВЗАИМНЫХ СОГЛАСОВАНИИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ), ВЫПОЛНЯЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ 

ПРОЕКТА;

в)НА завод е-изготовителе упрощ абт изготовление ЩИТОВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ их УНИФИКАЦИИ И ИСКЛЮЧАЕТ РАБОТУ ПО

СОГЛАСОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХ ДОКУМЕНТА ЦИИ ДМ КАЖДОГО 

ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА)

Э) НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛЕГЧАЕТ НАЛАДКУ И 

бХСПЛУАТАЦИЮ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ Н ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

Для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКАЗА ЩИТОВ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗМ

Ц И А .

<)заполняет шрооных листы (см, приложение 8) ;

t) ВКЛЮЧАЕТ ЩИТЫ G СПЕЦИФИКАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЕ 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ з ) )

з)ПЕРЕДАЕТ О УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПРОСНЫЕ АИСТЫ 

И СПЕЦИФИКАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ ПРИЛАГАЕМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

(.З а казчи к  щитов ( или по его п о ручен и ю  пгоектнм 

организация)  ДОЛЖНЫ согласовать опросные АИСТЫ с 

Ан гарс ки м  э л ек тр о м ехан и чес ки м  у а содом.

* 8 отдельных обоснованных СЛУЧАЯХ НС ИСКЛЮЧАЕТСЯ

разработка и н д и ви д уальн ы х  проектов, предусм атриваю щ их 

другие технические решения.

Воронов !HL
tin
/2,21

Н.КОЦТр ВороцоВ
V«R.rp. ГииодМАМ 4£и-

тм п  90^-02-55.95 ПЗ
У правление и силовое эаектрооборудованиУ  
_________отточных УЛМЕР

ж ш з ж т ж г . п я т

_________________________________М М

Помнишьим 1ЯПИСКЛ зл е кЖ р ОЕКТ
_________ (начало)___________  м ас.кап

КОПИРОМ* р т я  п
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*- может отсутствовать

Форма

Опросный «аист____

иа  щит типи Ш04- йЪУХЛЬ

4. Маимейоваиие и а д рес  предприятия

2. VlAMMtHOBAUUE ОБЪЕКТА

3. НАИМЕНОВАНИЕ U АДРЕС ЗАКАЗЧИКА

I*. НАИМЕНОВАНИЕ и АДРЕС ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5. Вй50Д-изготовитель- ЙНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

665824, г. Ан гарс к , Ир к уто ц а я  обл.

6. ЙСПОЛИЕМИЕ ЩИТА И ^УП З  ”DDD"DDDDD
7. Пе р е м е н н ы е  те х н и че с к и е  д ан н ы е  при н ци п и альн о й  с х е м ы  

УПРАВЛЕНИЯ

4 г ъ 5 Ь 7 8 9 40 44 42 1Ъ

(  Ц€иу*МЫЕ ВЫЧЕРКНУТЬ)

8. По ДАННОМУ ОПРОСНОМУ листу изготовить ----- щит(ов)

3. Об о зн а че н и е  щ и т а (ов)  по п р о е к т у  электротехнической час ти

ОБЪЕКТА___________________________________________________________________

40. Количество приведенны х  п а н е л е й  на одни  щит -------
44 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ______  щ и т ( о в ) _______

42. Ст е п е н ь  з а щ и т ы  щ и та  -  1 Р 3 4 , 1 Р М  по ГОСТ 4 W 5 ^ - & 0  

( н е н у ж н о е  в ы ч е р н н у т ь )

Гл й ВИЫН ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА / _______________ /

ТМП 9ОЦ.-0й-55.ЭЗ ПЗ
УПРОЬЛЕННЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

Ctoftwa ЛИСТ ЛИСТОВ

Р 3

Нрчетд Воррцоп f̂Syyi^ /W ПОйСНиТЕЛЬИКЯ ЗАПИСКА
( продолжение)

гпм
ЗЛ ЕКТРППР0ЕК7

Москвп
и.иомхр. Воронов №
3oe.fp.| гиц&д,маи /2.9}

у  СО / S / - ер/ £ Ф ормат А2
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tlm H E U b ШМЕКТОЬ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРММ^иПМЙЛЬМЫХ ( 4П, ^П )

Тяблица 1
По», 

оголи я- Наиме uooeuueî CMFUTB Ct ПГМ К*
Э/iê cvjT̂ cxEMH

heuue in Ц.П

т,№
WW.
KK2.KHL.
К?ПЗ,0И_№

Пискоавя М тЦМТМЙЯ
ЙППЙРКТУРЙ

См. тйммци2

FUI Предохранитель П8А2 + +

W5
ПРС-Ю - 5306 
шб-5гг.нг-7̂ П8Д2 + +

FV5 ПШ ± ±

Армятуря
СНГИВЛЪЦРЯ

'220 6
ТУ 16-515.584'76

+ +

Hit ЙЕ32552Й
+ +

на — 4-___

Н15 — 4-

KOI П9-37-62 + 4-

коз П9-37-62 + 4-

коч Реле
промежуточное ПО-57-80 + 4-

Ш
ПЗ-37

'7208 П9'37-Ч2 + Ч~

«06
TiH6-5E5.6iJ-82

ПЭ-37-ЧЧ ± ±

KI1+ П9-57-М
± ±

К15 ПЭ-37-2Ч ± ±

№ пз-37-чг —- ч-

KI9 П337-2Ц — ±

КМ
Реле s k a s a t iльно еР9ННИЮ
-IJ0B ТУ16-6<Л.0гг-85

+ ч-

КП
Реле времени 
6C43*$2-22CB 
T416-6W7.02&-&S _

8С-ЧЗ-62 + +

продолжение таблицы 1

Поз.
оьоьия*
Ч«.ЦЩ.

Ц й н м с н о о й ц м с  
ЭЛЕМЕНТА В СХЕМЕ.

ЗлсМбЧТ схемы
<П,ЧП
<П ЦП

Q
Выключатель ВА51 

Т 'И е - В М .О Ю - В Ц  
Выклкиашь врябной BPJ2 
ТУ *6-847.033-85

СмЛЯВЛиЦУ Ъ 
Выбор выключил* 
у того или яотожхт! 

ВЫПОЛНЯЙСЯ 
ПРОЕНТНРОйШИКОМ
& процессе орная J*
КН Ь IQBUCUMOCTU 
от схемы питйюцск 
сети

$А< nwtf-WOUB 4 +

SA2 ПК*И2С«0Ч 4 4

SA3 ПереключйтелЪ
ПКЧЗ

пк чзчеизо» + 4-

SA4 TSI6-6W.0M6 -86
ПШ-ЙШ05

— ч-

$А5 — 4-

S62 Вынлючйтель ч- 4-

$86
кнопочный

«Е
TUlC-CliT AIR .0 li

Kt-OH на!) — ■Ч"

№
1 3ib*b4i.Uw *ОЧ

— 4-

Реле  «06, К!Ч, ««5,Й8Й9и пРЕАМРАтПЕЛЬ FV5,
ОТМЕЧЕННЫЕ. ЗЦ й К О м Д ” ' МОГЗТ ОКЧТСТВОбйТЬ в 
iBBUOMMOCTM ОТ ЧКА ЗйниЙ П.П. 6 ,7  ОПРОСНОСО дистя

ш ш Воронов

1Ц.К0ЦТР1 ВОРОНОВ 
?<&. грЛ[Гинодмяч^гь

ш
PH
(2-П

Т Ш  9 0 U - 0 2 - 5 5 . 9 3  ПЪ

Управление и силовое электрооьоРУДоойнмЕ 
приточных КАМЕР ___ _

Поиснителънм списке
( ПРО ДОДЖЕ HUE)

Стяьия лист листов

ЗЛЕКТР0*ПР0ЕКТ 
М осяая

l£00/S/-~0/ 6 Формат А 2
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ме
ха

ии
гм

А

ПуСкОВЙЯ U 5Я1ЦИТНАЯ
ТАБЛИЦА Z

eg
н ~
«1*
s s•5г»

Типелокя
УПРАВЛЕМК*

Детом ATOM 
... Ш* Пуска

тель 
КМ 4... 
КМЗ1,

Тепловое реле. 
1Ш,Ю42*

ПрЕДОХРЯМи.TiflbfVt.PVG.fV**

Тип 1 р ,А Тип
1н ,ъ 
А Тип

1ол.®сг
л

1,5 6S430 - 
2674 УХЛЧ

дегогб-
H0KS3-

в

5

ПШ1
НОООдЧБ
пкл 
аг 0*4

РТЛ- 
■1006 ОхЧС к — —

W
65«зб-
2&7ЧШ4 6 РТЛ- 

4010 ОлЧС б — —

3 65130-
гвтч уич 40 РГЛ-

1012 Он ЧС 8 - -

к 65130-
зотч дац 18,5 №  - 

401Ц ОкЧс 40 - -

5,5 65430-
3174УХЛ4

ИЕШМ
-I0P35-6

46

ПМЙ
г» ooo»4g 
пкд 
аг о,4

РГЛ-
1016 0* чс 18,5

16

ГИП
НОЗ

8

7.5 6S1JO- 
jam ухлц го пл-

1014 ОхЦС
40

44

43

Б 5)50- 
3474 ЗХД4 3^5 РТЛ*

1022 0»Мс 25

15

47
65150- 
3574 Ш к

AE20SGH
*40053*

6
КО

ПМА
згог-
дачв

РТТ

з а

<8,5

г г

65150- 
367Ц- SM4 50 кО

30 5430 -
3874УХЛЧ

Я Е 2066* 
-4 0 0 5 3 » 

5

60 п м п ч го о - 
д а ч  в 63

37

ЧО

U 5

6S1J0-
39743ХД4

400
пютог*
у т е

80

0,6 —

йе юге- 
ioh«v  

6

8 лмл
110 00 ,46  
Ш  
гос, 4

— - - -

J »

1 ,6

— — - - -

- — - - -

Э к - - - - -

- - - - -

« . б -
й е  г < д а
-Ю Н У З -Е is

п и ш о о ^  
№  200*4 - ППН( 6

АППАРАТУРА

Пропахшие ш ли ц ы  %
«1
- Iт  tj
3 |w а X к
г *

А
S!s
? Г2 Й

Тип 
блок А

управления

л ^вГОМаТ 
QF4... Q?S* Пуска*

тель
КМ1„.
км з"

Тепловое релс 
КК4.КК2 ♦ К В я к

Тип 1р,й Тип
Хн.З
А Тип

1йАЖ1
А

л
Йоои«.%т
XОа•»Xш

л

т —

ДЕеогб
“10НУЗ
•б

8 ПМЛ 
И000,44
ш
200*и

- - - -

1гчг — — - - —

VH» — - - — -

4М1* - АШ&М
•40ИУЗ-

Б

18 пмп
21000.46 
Ш  200,4

- —

пот
но

65б*с — 20 - -

8,Цц -
АЕТ0Ч6М 
• ЮРУЗ-6 31,6 пмдиог*

УХЛЧВ - —

М
дс

ос

4.1 Б 5150- 
2674 ШИ»

А 52026 
- 10НУЗ- 

6

5

пмл
41000*46
л м
220*4

РТЛ
1006 0,4С 4

- -

1,5 - -

п Б 5150- , 
2074 УМ Ц 8 PTJI*

10400*Цс 6 - -

ъ 1 Ш о ^  
2974уХЛ4 10 РГЛ -

1012 0.4С 8 - -

If 85130- 
зо7ч дац 42,5

РТЛ -
4044 0* ЧС 10 - -

5,5 65130. 
347Ь \ПЛк

AE20V6H
-10РУ5*

Б

46
ПМЛ
1̂000*̂ 8
ПКЛ
220x4

РТЛ - 
404$ ОхЧС 12,5

ппт-
•1033

6

7,5

10

6S1M-
3274ЯХЛ4 го

РМ-
1021 0.4с 46

44

15

55430-
ЗЧ7ЧУХЛЧ 31,5

РТД - 
4022 0x4с 25

45

47

18,5

55150-
3S74DM4

АЕ2Ш
400УЗ-

В

цо

50

ПМА
3202*
даче РТТ

32

12
ПГЗТзаГ

збтчдач 4+0

30 55130 -  
ЗВ7ЧЧХ4Ч

Асееве-
-ЮОУЗ*

Б

80 пкачгоо
ухлчв 63

37

Цо

kS

5 5150- 
3 9 74ЧМЦ 100

___

ПМЙ
5202-
ЗХЛН6

80

Tun вводного аппарата ft*
____________ Таблица Ъ

Условное ОБОЗНАЧЕНИЕ 
UjUTA 1ЦУПЗ

тип ВВОДНОГО АППАРАТА

Выключатель
6РУБНОН

АВТОМАТ

Тип
Ток

MĈ CIVTtA]
1Р1И<Ц1

004... 003 — — —

046 ВР32-34Я34 220

6ft51-5S

80

0 47

6Р52-55Й51220

425

018 460

049 200

•ПоаиЦЦОЦЦОЕ ОбОЗНАЧЬММЬ ВВОДНОГО АППАРАТА
ПО СХЕМЕ -Э Л Е К Т Р и Ч Е С К О а  ПРИНЦИПИАЛЬНОМ.
ПРНвЬДЕМЦОЙ о СООТвЕТСТВУН5\ЦЕМ АЛЬБОМЕ..

йППЙРЙТУРЫ по СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ nfUUt 
ПРИВЕДЕННОЙ в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ АЛЬБОМЕJCAMir * ТМП 9 О Ц -0 2 -55 .^  п Ь 

S ? 4 S M " y a>ot эмикююуаи.»б»нме

С т а 1 /мет |Листов

Пояснительная записка 
( Окончание)

£

гпм _ _ 
ЗЛБКТРОПРОЕКТ 

Москва



904- 02-551Э Ъ  А л ь б о м  0
[инь ъ* пгГлЧг.слгтиеьи д м а  |*u v - uw kh I

ПРЕДПРИЯТИЕ

Об ъ е м Форм *

Стадия  -  рабочая 
ДОКУМЕНТАЦИЯ (рабочим п р о е к т )

Зад  а ни е

Н Д  ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЯЙ - У п р а в л е н и е  и с о л о в о е  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ П РИТО ЧНЫ Х К А М Е Р  7{/ПА Ш  '

«•'Д
Ха р а к т е р и с т и к а  ПРОТОЧНОЙ вЕНТКАМЕРЬ/

{

* Об о з н а ч е н о е  в е н тк а м е р ы  ( ло  п р о е к т у  „ О т о п м н и г и в е н т и л я ц и я ',’

Топ ВЕНТЛАМЕРЫ

//ОМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМ Ы  ( ПО РАЗД ЕЛУ 4, Л5ГОМЛТН»А Ц ИЯ "у

Ре ж и м
РАБОТЫ

Ве н т и л я ц и я

Ц.1. В е н тиля  ция или ДЕЛурнОЕ отопление

Механизмы 
АГСГЦССТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИ

ГАТЕЛЯ Й 
ЗЛЕ КТPJ- 

WAfPEbATt/A. 

кВт

5Л. Приточны й ВЕНТИЛЯТОР (рлиочий)

5-2. Приточный &ен 7р л я 7о р  (р е зе р в н ы й )

53 Насос

z m . Эл е к т р о н а г р е в а т е л ь  к л а п а н а  н а р у ж н о го  в о з д ух а

ZiPVZ'lM Р'ТРО- 
Л* Ц'АТЕ др

Ol"UKA  ВЫДАЮЩЕГО 

ЗАДАНИЕ.

k S

УЛРЛВАПШ?
приточим.
BcUtKAKEMU

Ь.< М е с тн о е  с б л о к и р о в а н н о е  со п и т а  у п р а в л е н и я  о п р о б о в а н и е  киапкa v u
РАСПОЛОЖЁННЫМИ у  МЕЛА Н ИЗМОВ С U t КНОПКА f.Jt

tZ - Л и стан -
ЦЦСННСЕ

6.2./. Из д и с п етче рс к о го  пункта

6.12 и 1 ОБСЛУЖИ BA Е МОГО ПОМЕЩЕНИЯ

7 БЛОКИРОВКА ВЬДЯХНИА &EHTC UCTEM * с п ри  точном  в е н т к а м е р о и

У еРБЮДНМКЛЬ АВАРИЙНОГО 
вткаючгчия ПРИТОЧНОМ

ВЕШКАМЕРЫ, А

го

U Яалц чи б  ОГРАНИЧЕНИЯ расхода н а р у ж н о го  воздух а

Управление, клал л и ом
НАРУЖНОГО BOUMA ЛР£ДУ»

в а ьтед а ярое к те

Управление хлапанами 
РГЧиРКУлАДИвИИОГО BOJAXIA 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ дорогие

з*- При ПАЛЕНИИ ДАВЛЕНИЯ воды  5 ТЕПЛОСЕТИ 
В.г. При п о ж а р е  **

а/.. Уп р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

9-2. / в т о м л т и з а ц и Я .

/04. У п р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

Ю-2. А втом атизация

/ г / .  7е м п е р а т у р ы

12Д. Те м п е р а т у р ы  SK3

Адтчцки | гУ  Те м п е р а т у р ы  SKS

Тип

12.1*. Те м п е р а т у р ы  SK7

J2.5. Потока во здуха  SI?________ ____

Я-в. Д а в лен и я  воды ( после  н а с о с а ) ЗР

. Сх ем ы
*» IPtfSAUPtWttS*

Ш . Эл е к т р и ч е с к и е

В .2. Л НЕ ЬМАТ ИМ ЕС КИЕ

У к а з а н  ия по з а п о л н е н и ю

Ь

flpurnt
ЧАИИе

Указать о б о з н ач ен и е  бен тк а м ер ь/

У к а з а т ь  тип й е н т к а м е р м

У к а з а т ь  ном ер  с х е м ы

Принятое РЕШЕНИЕ ОТМЕТИТЬ 
Зн а к о м  „ + ~

/.Проставить пронятую п личинут/;унссм\ 
ЗЛсКТРОЛРи4М*ЦХА В ССОТВЕТСГДИИ с
таза  ̂ Альбом а  ^  раздела  в то-
маги  за ци 3 "

2-tCAU КАКСи-ЛибО ИЗ ЭЛЕКТРОДРЕЛЕЙ- 
КСЗНС ПРЕДУС/ЧЛТРИЗАЕТСХ,ГО СДЕЛАТЬ 
отг»£ тк у  знаком  „ -  '

7" ВГгГ€~1. nt'OCTAQufZ Дна к ,, * г;
г Принятое решение в член; дисм н-  
иионного хпРАОлениа отметить
ЗНАКОМ „

З.£сли ДисГАНЦиОННСЕ УПРАВЛЕНИЕ Л? 
пп б 2Л или (u j б 2 2.не лрслусмлт. 
риелетсз, то -  з н а к о м

б к а ж д о й  из г р а ф  3...7
УКАЗАТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫТЯЖНЫХ 

ВЕНТСИСТЕМ, СБЛОКИРОВАННЫХ С 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ Приточной 
ВсНТКЛМЕРОУ

7 ПРИМЕНЕНИЕ Ендов /ЗАРИНОГО 
отключения отметить  знаком»*-

г.ЕСЛИ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ПП.Я Л ИЛИ (и ) 2.2. НЕ ЛРсДУСМДТ- 
РИЗАЕТСЯ : отм етить ЗНАКОМ ,  - *

ПрмнатОЕ РСЦ/Е-.'ЧЕ'ОТМЕТиТЬ ЗНАКО М ^!

/.б КАЖДОЙ И Т ;ЛФ 3/..7п./ОЧ.ук а за ть  
количество ха ; •~Ачоа (0;/:2)
?.?сли КЛАПАНЫ ЛГ» ЗЧСМАГливДЮГСЗ а РАШИ! 
Agf CHAjWjA ЦШ Г ТО/. /ytQ? Л0"Г1|*>Г» «»Л< г 1

1. fCAUC/^HUVfXUJ 7Р£5аСТСД#ЛгсТД5ИТЬ JKAK ♦*
2. ECAU СГРАИичЕНЦЕ не ГРП*£1СЯ,Т03МЛХ ,!■

/ 5  ГРА9Е 2 ПРОСТАВИТЬ ТИП 

Д АТЧИКА.

2 Применение д а т ч и к а  о т м е т и т ь

ЗНАКОМ *+-“

3 Если д а тч и к  не ПРЕДУСМАТРИВА
ЕТСЯ .ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ

Л р ин атС Е  PEBJEHUE ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ т "

• ^

й Задание на проектиРовАниг упрлвлеиия и сило во го
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ВСНТСИСТСМ ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. 

*** КОНТАКТ ДЛЯ отключения Притонной бСНГКАМСР^ А ТАКХе 
провода ^кабел и ) , сое линяющие ЭТОТ КОНТАКТ С КМММыиком 
1ЦУТА £{УПЗ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ в ПРОЕКТЕ ОРГАНиЗАции, 
РАЗРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ КОНКРЕТНОГО 
ОБЪЕКТА.

Задание с о с т а в и л и ;

з :

U j

I
3
*»1

ж
•N* 5 - ъ ^

5>СЗ

г
_

г«  >

/JWKTbf
ЗАДА
НИЯ

Наименование организации  
(ПОДРАЗДЕЛ£ИУя)|МПСЛНЯЮс;ЕиС£Г;)
ПРОЕКТ, УКАЗАННЫЙ в граф е  3

А/а и м е н с з а н и е  п р о е к т а Должность Фамилия Подпись Д ата

2 5 5 Б 7

Л..В От о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я

run ,

Нлч (Гл спец) отл.

^яе.гр.

У.-<3 А в то м а ти з а ц и я  о то п ле н и я  
и в е н т и л я ц и и

ru n .

Лач. ( гл спец)  ога.

Зде. гр.
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I  ПрОЕКТИРОВаНИЕ РАЗДЕЛА „  УпРйВДгММЕ. U
силовое э л ь к т р о о б о р у  до в  а н и с  п р и т о ч н ы х  к а м е р "
К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЦА ОСНОВЕ. 
ЗНЦРМия,  йЪЩРННОГО ОРГЙЦИЗЯЦиЯХПЦ ПОДРАЗДСЛСНИЯМИ),
р а з р а б а ты в а ю щ и м и  п р о е к т ы  п От о п л е н и е . и  ВЕНтияяуияУ 
„Автоматизация отопления  и вентиляции* и решении ,
ПРИНЯТЫХ О ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ч а с т и  проекта  (см.
т а б л , 8 л и с т ы  Н . .Л5)

2. З ад ан и е  д о л ж н о  выдаваться по Ф ор ме , 
приведенной на листе 6. 9 ка ж д о г о  принта гадания  
до лж н а  выть проставлена с о о т в е т с т в у ю щ а я  
отметка „  4 - "  и.т .д ,  П р им е р  заполнения Зада
ния см. П ри ло ж е н и е

3. Рекомендации по п р и м е н е н и ю  (, т а е д , 5...*̂  листья 
&*J8) с о д е р ж и т :

^ п о с л е д о в й т с л ь ц о с т ь  этапов  р а з р а б о т к и  рабочей  
д о к у м е н т а ц и и  н а  в а з е  т и п о в ы х  м а т ер и а ло в  д л я  
проектуросання.

С) у к а з а н и я  по въщолнснмю к а ж д о г о  этапа  
4-, П о р я д о к  р а зр аб отки  р а б о ч е й  п окумситации:  
4.4. Ия э тапе  4 Оп р е д е л и т ь  по н о м е р у  т е х н о л о 

г и ч е с к о й  СХЕМЫ ЯЛЬБОМ д л я  КОНКРЕТНОГО
О Бъентя ( с м .  т й б л . 4 -  л и с т  7) .

4. -2 На э т а п е  е о п р е д е л и т ь  и с п о л н е н и е . щита 
с п о м о щ ь ю  у к а з а н и и  (см. лист  49) и заполнить  
п.6 о п р о с н о г о  л и ста .

ДЗ. Разработка д о к у м е н т а ц и и  п р о и з в о д и т с я *.

^ на этапах 5...12, 43...26 на основании отметок 
З а  Д а н и я  ( см. т « в л .  5,7, л и с т ы  Ь...44, П,18) .

2) на этапах  43,44 на осмоваиии т е х н и ч е с к и х  
Р еш ЕЧий ,  п р м и я т ы х  в э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  4 
ч а с ти  п р о е к т а ,  и с х о д я  из к о н к р е т н ы х  у с л о в и и  
(см , т а в л . 6 ,  л и с т ы  44.,.45),

ад, Од н о в р е м е н н о  на э т а п а х  *...14 в соответст 
в и и  С Р ЕК О М ЕН ДР Ц М Я М И  В Ы Ч Е Р К Н У Т Ь  Ц И ф р Ы  В
П . 7  о п р о с н о г о  л и с т й . К о м б и н а ц и я  ц и ф р ,  
о с т а в ш и х с я  в э т о м  п у н к т е  о п р о с н о г о  л и с т я ,  
я в л я е т с я  ф о р м а л и з о в а н н ы м  у к а з а н и е м  
З а в о д у -  и з г о т о в и т е л ю   ̂д  л  я в ы п о л н е н и я  
в м у т р Б н и и х  с о е д и н е н и й  щ и т а .

45. З а п о л н е н н ы й  о п р о с н ы й  л и с т  в к л ю ч а е т с я  3 
состав  GE д о  м о с т  и с с ы л о ч  н ы  X и Прилагаемых 
д о к у м е н т о в  (  р а з а  е л  П р и л я г н е м ы х  документов).

46 П ри  н е о б х о д и м о с т и  о п р о с н ы й  л и с т  
м о ж е т  в ы т ь  з а п о л н е н  д о  р а з р а б о т к и  д о к у м е н 
т а ц и и  т о л ь к о  на о с н о в а н и и  з а д а н и я  на 
п р о е к т и р о в а н и е  т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й  в 
э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  ч асти  п р о е к т а .

ТйГлица4

Цомы> т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы  
( с м .  а Ъ з а д А н и я )

НОМСР АЛЬБОМв
типовых 

материалов 
(Ия проеитмр.

Но КНР СХГМИ 
электрическое 
ттриицирц. 
ДЛЬНОИ

M l  г  л ,3 .1 ;  г 1-,8>,9.(- Ш ;  I8.A 1 *1П

М ;  5,<; 6 .< ; «.*, «,<; « . < 1  Ш ; W . 1 и 4П

Т М П  9 0 U - 0 2 - 5 5 . 9 3  П З
Управление, м силовое. эле«гк>о5ом|довямме 
приточных камер

Рхиомеидации по применению

( н а ч а л о )

4/ ^ o / s / ^ o )

Стадия лист (листов |
р

ЗЛЕЙ
ГЛИ 1 

ТРОПРОЕКТ 
М о с кв а  1

ф орм ат Я2.
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РсКОМЕидации no nPUMEUEUtUO СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСкОЙ nPUMJUПИЛЬНОЙ 
(на основании отмггок о задяиии) ТйбЛИЦА 5,

llowf
втй-
па

йдаииша проси.*
TUP08flHpr(ebinHCWfi)

Пункт
Задании

Отмени

9.4

и

12.5

BjftUMO- 
СвИСЫСП OPUMtSfl. 
мм ft пЛ)

СМ. При 
мнений 

л

+ <=о

«=с>

С=>

«=£>

«=t>

Содержание этапа применения ( о зависимости от отметок в заданий)

Применение схемы электрической принципиальном

4. В табл. 5 схемы записать значения токов вставки тепловых реле, для защити двигателей 
вентиляторов и насосов 

8. В узле  V вычеркнуть:
^НЕНУЖНЫЙ вид СОЕДИНЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Мощность нягргваиль 
имх элементов, кВт

о,б j №, t&
1,2 + 1,2; 1,8*1, Ь

'̂Д6;6,6;ЧиА>1
5,645,6v 8Л.8А

Вид соединения смешанное параллельное
элшроксцреойгель Екг, &сли по заданию одим злгктнагрсвйТЕль

*Аапол1имме опросноголиста на изготовленн.
ц у и т а  ц п р й в л ш к я ______________  . . -

Выполнение, операции НЕ требуется

L Для схем 4П, Ап зачеркнуть узел ш (см.таол.4)

4 Для схем 4П, Ап*.

4.4 4 я ч е р н и у т ь :

-1) В УПРОЩЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 0603HP4EUUt КЛАПАНА*,

£) схему клапана наружного воздуха*
1.Я. Показать п е р е м ы ч к у , ш у н т и р у ю щ у ю  контакт МВ6*. НОМЕР СХЕМЫ

Место
нахождения
контакта

Номер цепи

М0МС.РА вйЖКМОО
ПЕРЕМЫЧКУ»

4п, ЦП

\ъ

2А; *0-2

Выполнение операций не требуется

Для схем 4П, АП», rt показать перемычку, шунтирующую контакт КТ: 
3) ЗАЧЕРКНУТЬ KOUTAUTbl КТ И КВ из СХЕМЫ 

Регулирования в цепях 36,37,38*, 

з) зачеркнуть коитакт КТ в ЦЕПИ 4*4 ДЛЯ СХЕМ *Ш,ЧП

Номер схемы Ш.цп

место
НАЧЛЧи i ( и lift Номер цепи 36
HWAUJH fttMHH

КОНТАКТА
ЧОЫЕРЙ ЗВЖИ“ 
мов персмымкм 67; 78

4. Показать перем ы чку, шунтирующую  контакт SB из схемы регулирования*.
Н о м е р  с хем ы 1П  I 1*П

М есто

илхожцеми*
KOWTARTA

Номер цепи 43
номера зажи
мов ПГРСМЫЧКМ М;2А 85; 2к

2. Зачеркнуть коитакт датчика SP в пояснениях работы контактов датчиков 

Выполнение операции не требуется

Зачеркнуть цифру », V' в п. *?

Зачеркнуть цифру „£ И В п.7

Зачеркнуть цифру п в п.?

Выполнение операций не требуется

ВыполнеНЙЕ ОПЕРЯЩиб НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Зачеркнуть циф ру И5%1в п.7

«Са-

Примечания:
4. Взаимосвязь между заданием на проектирование и операциями 

по его выполнению.
2. В конкретном задании проставлена величина мощности 

ЭЛЕНТРОПРНЕМии КОВ.

ятшттт
Т М П  9 0 4 - 0 2 - 5 5 . 9 3  П З

У П Р А В Л Е Н И Е  U  с и л о в о е .  Э Л Е К Т Р О О б О Р У Д О б в К и Е
1 п р и т о ч н ы х  к а м к а

С Т А Д И Я л и с т л и с т о в

_____ р 8
_____

Р е ч о м е и д п ц и и  п о
П Р Н М Е Й  6  м и  ю ,

»  п р о д о л  v k g m u O

Н й Ч . О Г Я П о р о к о в шштшж Г П И  1
E H T P D П Р О Е К Т  I  

М р с н о п  1
Ц .  К О Н Т Р В о р о н о в ШсЙдЛШВ
З й В . г р . Т й М О Р . М й Ч шяавлмЩ

4$с?#/#/-#/ /& формат
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ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТАБЛ. S '

fle«fgtfl. <ш»м«̂ 1\ЙлиСУ*1
3A/LAUUC UA OPOtKlH

ПА П^иит
SMAM4*

& t U*u(l/

Ю

i t e

SAvU

Otw^u a

Вздиносш 
ic/* fipum 

4AHU*

n,L
+ *

< = t>

-f-

43.1

l i t

6.24

6 . г .  г

+

+

+

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА ПРИМЕНЕНИЯ (б  3ABUCH МОСТИ ОТ ОТМЕТОК 6 3A A A U U U )

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕМИПЕСКОи ПРИМ ЦИГШАЛЬМОМ Заполнение опросиото aucu на шгототние «хита управления

вЫПОЛНЕНUE ОПЕРАЦИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

I. Показать п е р е м ы ч к у , ш у н т и р у ю щ у ю  к о н т а к т  S P  нз с х е м ы  р е  г у л и р о в л н и я ;

Номер схемы •ЛП
Me ел о

HAXSfeJUKU*
КОНТАКТА

Номер цепи
Номера ja^umos 

прремыум» 22;23

г. ЗАЧЕРКНУТЬ КОНТАКТ ДАТЧИКА SP ft ПОЯСНЕНИЯХ РАБОТЫ КОНТАКТОВ ДАТЧИКОВ.

с о

<=$>

< 3 >

< = t>

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕ РЛ ЦИЦ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

{ .П оказать  п е р е м ы ч к у , ш унтирую щ ую  к о н т а к т  А :

Номер схемы Ш , left

Место

нахождения
КОНТАКТА

Номер цепи 1
wenf гд jAmuN-ae

OtPtMb/WHU /0; Hr2

С. Зачеркнуть контакт А в пояснениях работы контактов датчиков .

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦии НЕ ТРЕБУЕТСЯ

По к а5л ть  п е р е м ы ч к у  мсж д у  з л ж и м л м и  А^О ; (с м . лист 3) , 304 (с м . тА в ли ц у  1)

4. В т а б л . 2 с х е м ы :

/} зачеркнуть строку „ Управление с диспетчерского Пункта*1;

2) ПРОСТА в и т ь  в С ТРО КЕ  „  УП РАВ Л ЕН И Е  U3 О б С Л УЖ и В А Е М О Г О  ПОГИ Е1Д Е 1Ш Я  ( с  О Д и н О Ч Н О Г О  ПОСТа ) "  

БУКВЕННО • Ц И Ф РО В О Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Е  К О Н Т А К Т О В  КН О П КИ  ДЛЯ К О Н К Р Е ТН О ГО  О Б Ъ Е К Т А .

2. Показать лампу сигнализации работы приточной вемткамеры, устанозаеиную в 
обслуживаемом помещении:

Номер СХЕМЫ ш , ‘<п

Место
нахождения

ЛАМПЫ

Номер цепи п

ИОМСРЛ ЗЛ'лимов 25: н

3  По к а з а т ь , е с л и  это  н е о б х о д и м о  д л я  к о н к р е т н о г о  о б ъ е к т а , Л а м п у  с и г н а л и з а ц и и  с р а б а т ы в а н и я

ЗАЩИТЫ 07 ЗАМЕРЗАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМУЮ
_____ (ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТАПА 1Q___________ Cftf. ЛИСТ 40j________________________

З а ч е р к н у т ь  ш и ф р у  { 2 м в-л 7

ВЫ ПОЛНЕНИЕ О П Е Р А Ц И И  Н Е  Т Р Е Б У Е Т С Я

Зачеркнуть цифру „ 6" в п7

В Ы П О Л Н Е Н И Е  О П Е Р А Ц И И  НЕ Т Р Е Б У Е Т С Я

За ч е р к н у т ь  ц и ф р у , ,? "  в п .7

Выполнение операции не требуется

За ч е р к н у т ь  ц и ф р ы  „40" и  „<У  в  п . Г

НвЧ.ОТА Воронов tZAi
Н.КОНТР Воронов IL-ЧЪ
ЗйЬ-ф. Гмноамян l&ZL

ТМП 90^-07-55.93 ПЗ

УПРАЬАХмиЕ и с и л о в о е  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ПРОТОЧНЫХ КАМЕР ________

С? А Аид | Лист Лиг; ТО л

Рекомендации П» «IPUMEUEUUK5 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ^

ГПИ
ЗЛЕКТРОПРОЕКТ

Москва
КопиробАА 7 у ъ  4  оо/г/-е/ Ф о р м а та  г



Kr
tB

 г
М

ЛС
ЛЛ

 \
ш

.п
*

с*
 /I

 л
ы

л 
\А

!Р
»»

»8
 н

*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАГА. S

£
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1
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О
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й»мер Злдаккг пларктроал !шиосшь
ЭТЙ- нийЬНПискА)
W ГПункт Птыума чани! Задания 67МПКА f i 'i )

$.2.1
6.2.2. +

6,2.1
6.2.2

6 .2 .1  
& JLJL. ±

^ { >

СОДЕРЖ АНИЕ ЭТАПА применения ( б  з а в и с и м о с т и  о т  о тм е то к  В Л А З А Н И И )

Применение с х е м ы  э л е к т р и ч е с к о м  п р и н ц и п и а л ь н о й ^ПОЛНЕНИе ОПРОСНОГО ЛИСТА НА ИШОШНИЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

ф

КОНТАКТОМ P E A S  К Н  (СМ. 7АБЛ> 1 ):

Номер схемы 1П , ЧП

Micro
НАХОЖДЕНИЯ

ЛАМПЫ

Номер цепи 19

Измерь зажимов 27-2; N

М. В ПЕРЕЧНЕ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ УКАЗАТЬ КНОПКИ И ЛАМПЫ По ПП. 1 ...3  

5. ДЛЯ СХЕМЫ ЧП\

5.1. В т л е л . 3 <} з а ч е р к н у т ь  с т р о к у  щУп р а в л е н и е  о д и с п е т ч е р с к о г о  п у н к т а 9 ;

1) ПРОСТАВИТЬ В СТРОКЕ .УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ (С ОДИНОЧНОГО ПОСТА)9 

СУКВЕННО- ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КНОПКИ (ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА) ;

5 .2 . По к а з а т ь  л а м п у  с и г н а л и з а ц и и  в к л ю ч е н и я  э л е к т р о н а г р е в а т е л я , у с т а н о в л е н н у ю  в

ОБСЛУЖИВАЕМОМ ПОМЕЩ ЕНИИI

Н о м е р  с х е м ы ЦП;
места

Н А У сЬКл е н н  V 
Л А М П Ы

Н м Е р  Ц Е П И 55
Но м е р а  ь а Ж н п о в «2 ;Ы

5.5. В п е р е ч н е  э ле м е н то в  схе м ы  у к а з а т ь  к н о п к и  и  л а м п ы  п о  п п . 5 .1 .,5 .2*

6. За ч е р к н у т ь  : <) с х е м у  д и с тан ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  с п р и м е н е н и е м  т е л е м е х а н и ч е с к о г о  у с тр о й с тв а  ; 

z) к о н т а к т ы  р е л е  в ц е п и  S2 . т а б л . 1-

(. П о к а з а т ь  п е р е м ы ч к у , ш у н т и р у ю щ у ю  к о н т а к т  шС го гГ ;

Номер Схемы ЧП;
МЕСТО

НАХОЖДЕНИЯ
КОНТАКТА

Номер цепи 53
Нотгл хкЧ.пмо& 
перЕмы̂ки 109; НО

2. За ч е р к н у т ь : *) тле л. 2 ,5 ;

rt) с х е м у  д и с та н ц и о н н о го  у п р а в л е н и я  о п р и м е н е н и е м  т е л е м е х а н и ч е с к о го  у с т р о й с т в а  ; 

з) в  т а б л . 1 к о н т а к т ы  р е л е  в цепи &2.

3. В ТАБЛ. / , в ГРАФЕ шПРИМЕЧАНИЕ" КОНТАКТЫ (ПАКЕТЫ) В ЦЕПЯХ Bi Л НАПИСАТЬ 0МЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ \

За ч е р к н у т ь  ц и ф р у  J 3 9 в п. 7

Ом. э т а п  13

Н/w огд Воронов % Vbc- №
п.цН КОШ Воронов

ЪАВ.ГР. \ fa НОАМ ОН гг.9^

тмп 904*02*55.93 ПЗ
Управление и  силовое э лек тр о о б о р уд о в ан и е  

_________ о р и ю ч н ь ц  к а м е р

Рекомендаций по применению
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ко п и р о в а л
0о/#/~

07*4*11 АИСТ \ ЛИСТОВщ
□ 10

з л е к л р о п р о е к т  
М оская

41 0 0 /# /- 0 /  /£ Формат А 2
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Со держ ание  зтапа применения (в  зависимости от отметок В задании)
Продолж ение т а м . $

И Риме не hue схемы электрической принципиальном
За  полненн t  опросного листа hr изготовление щ ита управления

a

<=£>

Ь узле X () проставить буквенно- цифровое обозначение контактов кз схемы управления вытяжными 

вентиляторами для конкретного объекта ( дать также ссылку НА соответствующий
черте# );

3)показать перемычку, шунтирующую один нлн несколько контактов, продусмогряиных д л я  

блокировки вытяжных вентиляторов с венткймеро'н если они не Используйте Я.

Рекомтнддции по применению схемы засктричссш и  принципиальном  
(В Зависимости  от технических решеннм1 п р и н я ты х  в электротехнической части 

п р о е ш  конкретного объекта)

Ьыполненне операции не тр ее четен

Таблиц п  S

/ .Д л я  КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА ПРО АЧСМЯТРНбАСТСЯ 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАНТОЧНАН 6СНТЛАМСР0Н

из диспетчерского п у н к т а .

i f .  б АРМ RHT I.

коНАНдные СИГНАЛЫ ( ч ПУСК*( „ СТОП4)  ПОСТУПАЮТ от

кнопок ( п е р е к л ю ч а т е л е й ) f в к л ю ч е н н ы х  непосредственно  

В схему УПРАВЛЕНИИ приточной BSHTKAMEPOH 

(см. РИС. /).

/. 5  табл. Z у

i)Зачеркнуть строкуГ1 Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста)* 
л) в строке Управление с диспетчерского пунка";

проставить буквенно-цифровое обозначение контактов кнопки (  переключа теля) для  
конкретного объекта ;

вычеркнут1> Контакты реле н п ереклю чателя  (  кнопки)  • 

к- Показать л а м п у  с и гн а л и з а ц и и  работы  вентклмеры, установленную  в 
диспетчерском  пункте'.

Номер схемы /п , <77
МЕСТО

нахождения
ЛАННЬТ

Номер цепи 15
комкрлз/фмоВ is ; #

J. НВ КАЗАТЬ ЛАМПУ СИГНАЛИЗАЦИИ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (ЕСЛИ ЭТО

необходимо ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТУ))f ВКЛЮЧАЕМУЮ контактом  р е л с  КН ( см. табл , о :

( П р о д о л ж е н и е  э та п а  УЗ см. а и с т /2)

Зачеркнуть  цифры j o ' * /Э 'вп.7

= F F

ИйЧ-ОТр, Воронов фп-л.
Ц.коитр. Воронов Тру&У, ц.ч\
ЗЯВ. ГР. ГииоОМАН /г  9з

ТМП 90^ -0 £ -5 5 . q *  \\ъ

СТАДИЙ | Ане г \JUicroB

Реколтенмцин по применении)
(продолжение)

Копировал Г м , -
00 ГБ А

i f
гпи

Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т
МО СК DR

ФОРИАГ /tZ
-о / АЗ



Продолжение тлел. £

ла
па

Технические m u ta n t  в электротехнической
ЧАСТИ ПРОЕКТА

стоп

с г - ^ - с ~ л

Рис.*

13

го
СП
1Г>Iл

i t .  Вариант и

Ко м ан д н ы е  с и г н а л ы  ( « Пуск’ , „ с т о п ' )  поступаю т через

ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ РЕАЕ СХЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (cKLM C.Z)

Содержание этапа пРимЕЧЕУшв (б зависимости  от технических реш ении )  

nPUMEWEHUE СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИП НАЛЬНОИ

Номер с хе м ы Ш ,  <|П

Место
НАХОЖДЕНИЯ

ААМПЫ

Номер цепи <9

номера захимоб 27-2; Л

Заполнение опросного листа на 
изготовление щ ита  у п т а в л е н ш

ДЛА СХЕМЫ *|П

U .  Б ТАБЛ.З вЬ/ПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИИ АНАЛОГИЧНО ОПЕРАЦИЯМ ПО П. i  ДЛЯ ТАГА. Z.

kX. По к а з а т ь  л а м п * с и г н а л и з а ц и и  о к л ю ч е н н я  э л е к тр о н а гр е в а те л я , р а з м е щ е н н у ю

В ДИСПЕТЧЕРСКОМ п у н к т е :

Но м ер  с х е м ы 1<П;

Место

нахождения
ЛАМПЫ

Номер цепи 55

Номера зажимов иг-,к

5. Б ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВПИСАТЬ КНОПКИ ( ПЕ РЕ КЛЮЧ АТ ЕЛ И) И ЛЛ^ЛЫ ПО Л П. 1 ..Л  .

6. За чер к н уть*, i) схем у дистанционного  управления  с п р и м е н е н и е м

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА;

I )  КОНТАКТЫ реле  в цепи ТЛБА. /.

i  8 ТАБЛ. Z '•
^ з а ч е р к н у т ь  с тро ку « У п р а в л е н и е  из о б с л уж и в аем о го  помещение ( с одиночного поста) ;  

1 )в  строке  « У п р а в л е н и е  с д и с п е тче р с к о г о  п у н к т а *:

(Продолжение этапа 15 ом. лист 13)

Моч отд. ВОРОНОВ ПАЬ
Ц.КОНТР Вороной ПА}

ЗйВ ГР. ГМЦОДМЙМ f a tlh }

ТМП 9Qfr 0Z- 55.93 ПЗ
УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛС КТРООБОРУДО! АНИС 

ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

РкОКИИДйЦУМ по nPWMEMEHUW
( продолокение)

K ooI aТ Г Т и Г -  «рорчат At
% О0/£/~е/ / У

ГАДМ1

«а

/*>TTw \

гп и
ЗЛЕКТРОПРОБКТ

M Q C KG R
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ПРОДОЛЖЕНИЕ т а б л . 6

ги С 0Д 1:Р Ж ..,П 1Е ЭТАПА п р и м е н е н и я  ( й  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШ ЕНИЙ)

п р и м е н е н и е  с х е м ы  э л е к т р и ч е с к о й  п р и н ц и п и а л ь н о й Заполнении

В КАЧЕСТВЕ СХЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРИНЯТА ЛЮБАЯ , РАЗРАБОТАННАЯ ЛАЯ КОНКРЕТНОГО 

ОБЪЕКТА, С Х Е М А , ИМЕЮЩАЯ НА ВЫХОДЕ!

1) ОАНН КОНТАКТ, ЗАМЫКАЮЩИЙСЯ КРАТКОВРЕМЕННО* ПРИ 

ПОДАЧЕ КОМАНДЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ;

Я) ОДИН КОНТАКТ , РАЗМЫКАЮЩИЙСЯ ПРИ ПОДАЧЕ КОМАНДЫ 

НА ОТКЛЮЧЕНИЕ.

П р о с т а в и т ь  б у к в е н н о - ц и ф р о в о е  о б о з н а ч е н и е  к о н т а к т о в  р е л е , а  т а к ж е  в  г р а ф е  

'Пр и м е ч а н и е * н о м е р  ч е р т е ж а  с х е м ы  э л е к т р и ч е с к о й  п р и н ц и п и а л ь н о й  д л я  ко н кретн о го

ОБЪ ЕКТА , В КОТОРОМ ПОКАЗАНА КАТУШКА ЭТОГО Р Е Л Е ;

ЗАЧЕРКНУТЬ КОНТАКТЫ КНОПКИ И ПАКЕТЫ  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ .

2. ДНЯ СИГНАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНГКАМЕРЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

РЕЛЕ , РАЗМЕЩАЕМОЕ НА Щ И ТЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ДЛЯ АППАРАТУРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

ПУНКТА (ЕСЛИ  ЭТО РЕЛЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ СХЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКРЕТНОГО О Б Ъ ЕК ТА ):

ОПРООНОГО ЛИСТА НА НУОТОЬЛГНИЛ 
щ и т а  у п р л алсния___________

Но м е р  с х е м ы < п , w
М Е С ТО

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
рслк

Номер цепи 13

НОМЕРА 3АМИНОВ 2S; N

За ч е р к н у т ь  ц и ф р ы

.1 0 ' и  .1 3 ' в п. 7

3. Д л я  СХЕМЫ 4П

В TAEi1*3 ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИИ АНАЛОГИЧНО ОПЕРАЦИЯМ ПО П. 1 ДЛЯ ТАБЛ. 2 .

4. За ч е р к н у т ь  : О  с х е м у  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  с п р и м е н е н и е м

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ,*

2) КОНТАКТЫ РЕЛЕ В ЦЕПИ 32 , ТАБЛ. 1.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТАПА 1Ъ СМ. ЛИСТ /4- )

\
i
I

* ИСКЛЮЧЕНИЯ 0АМ03АПУСКА МЕХАНИЗМОВ ПРИТОЧНОЙ ВЕНГКАМЕРЫ

Т М П  9 0 Ц - 0 2 - 5 5 . 9 3  П З

М ш Е т ы а ^ ^ т н о в о н А Р М н е

СТАЛИН Ли ст ЛИСГ0$

р <3
Няч.отд Вороное Рс к о и е н д й ц ш т  по применению  

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Й )
г г ы

электро П Р О Е К Т  
М а с к в я

Ц.К0Н1Р В о р о н о в
заа .гр . Гм н о д м р н U c L /2.93

Копировал Формат А2
40а/£/-е>/ /S '
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Продолжение тлел. 6

Технические решения в э лектро техн и чес ко й  

части  проекта

и. Вариант щ

Командные сигналы  ( .П у с к ’ .С топ") поступают из 

с хе м ы  тел ем ехан и чес ко го  устрой ОТ 8 а а ю с о г о типа,

ИМЕЮЩЕГО ТОЛЬКО ЗАМИКЛЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ.

Для СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЯППЯРАТУРЬ),НБ08ХОДНМ0Й 

ДАА СОЧЕТАНИЯ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ СО ЩИТЯМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТКДМЕРЛМИ, ПРЕДУСМОТРЕНА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ННТКАМЕР ТОЛЬКО 

ОДНОГО ЩИТА С ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 

РЕЛЕ (НАПРИМЕР, РЕАЕ K R K IS .K I8 .K I3  ДАЛ СХЕМЫ «п). 

Щиты УПРАВЛЕНИЯ AW ОСТАЛЬНЫХ BEHTKAUEP 6 ГРУППЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ tE3 ЭТИХ РЕЛе.

количество ВЕНТКАМЕР в Группе НЕ СОДЕЕ ЧЕТЫРЕХ 

(см. РИС. з)

В ОДНУ ГРУППУ ВКЛЮЧАЮТСЯ BEНТКАМЕРЫ,-УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ОДНИМ СИГНАЛОМ С ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА.

Со д е р ж а н и е  этапа  применении (9 зпвисимостм от т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й )

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
За п о л н е н и е  о п р ос ного  листа  на
ИЗГ0Т01АЕНИ1 ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

t  8 табл . &• ^ З а ч е р к н у т ь  с тр о к у  „ У п р а в л е н и е  и з  обслуж иваемого  помещения 

(с одиночного поста1) ;

г )  В  строке  „У правление  с  диспетчерского  пун кта  *  проставить 

БУКВЕННО- цифровое ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ PBAEi А ТАКЖЕ ЗАЧЕРКНУТЬ ко нтакты  

КНОПКИ и п а к е ты  п ереклю чателя .
т

Е. Выполнить операции аналогично  о п е р а ц и я м  по а 2 для вари ан та  Ц

У. Для СХЕМЫ кП I  ТАБЛ.З ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИИ

ан ал о ги чн о  операциям  по n.J для табл . 1\ зачеркн уть  строку „ У правление ИЗ ОБСЛУЖИВА

ЕМОГО помещения (с  одиночного постаУ ;

Щит у п р а в л е н и я
Ui 
Г 1
о
1
1

Щит ВЕНГКАМЕРОН 
(БЕЗ РЕЛЕ*)

UJу0 ! УПРАВЛЕНИЯ

В1НТКЛМЕР0Й
| Н«С о I Щит УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТ КАМЕРОЙ 
(БЕЗ РЕЛЕ*)

*<■ 'S  ш О
г  £ ( (С  РЕМ *)

—*р-

Ы о99 I
и)>— 1

| — н -
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕКТКАМЕРОЙ
(БЕЗ РЕЛЕ*)

Г р у п п а  щ и т о в  у п р а в л е н и я  4 - м я  в в н т к л м е р а м и

Рио. 3

1J

ПреднАзнАнсны для связи устройства те л е м е ха н и к и  

СО щитом УПРАВЛЕНИЯ ВБНТКАМЕРОЙ

За че р к н уть  ц и ф р у  „ нГ в п.7

Зачеркн уть  ц и ф р у  „13* в п.7 

д л я  щ и т о в  БЕЗ Р Е л е *

ТМП 904-02-55.93 ПЗ
У п р а в л е н и е  и си ловое  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

ПРИТОЧНЫХ КАМЕР П
Трали* ЛИСТ Лметоп

f <4
Н.П°ТД, По р о ц о п MvH-r г?4$ Рекомендации по применению 

( п р о д о л ж е н и е )

pnu
U.komp. Во р о н о в ИгИул ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 

------Мое-ЛПЯ___Заа.гР гиноаман (ьа*
% ea/g/~ 0/
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ЭТА-
ПД Е Х И И Ч Е С К И Е  Р Е Ш Е Н И Я  В Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  ЧАСТИ П Р О Е К Т А

I Аля к о н к р е т н о г о  ов*ь 6 м  а  о р е л у с м а т р и  в а е т с а  3 Од ри А Ш А  

П И Т А Н И Я  К Л А П А Н А  И К Р Я Н О Г О  В О З Д У Х А  и  У З Л А  З АЩ ИТЫ  ОТ  

З А М Е Р З А Н И Я .  К а ж д ы й  из в а р и а н т о в  u c п о л ь з у е т с я  ь 

З А В И С И М О С Т И  ОТ у с л о в и и ,  В К О Т О Р Ы Х  Р А Б О Т А Е Т  B E H T K A M t P A .

М Вариант I

Э Л Е К Т Р О П И Т А Н И Е  К Л А П А Н А  Н А Р У Ж Н О Г О  В О З Д У Х А ,  У З Д А  

З А Щ И Т Ы  О Т  З А М Е Р З А Н И Л  и В С Е Х  M E X A Y I U J M O B  В Е Н Т К А М Е Р Ы  

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т С Я  П О  О Д Н О Й  П И Т А Ю Щ Е Й  Л И Н И Н .

U  В а р и а н т  1

Э Л Е К Т Р О П И Т А Н И Е  К Л А П А Н А  Н А Р У Ж Н О Г О  В О З Д У Х А  И  У З Д А  

З А Щ И Т Ы  О Т  З А М Е Р З А Н И Я  О С У Щ Е  С Т Е Л Е Н О  П О  О Д Н О Й  П И Т А Ю Щ Е Й  

л и н и и  С И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  А П П А Р А Т А  З А Щ И Т И  ( П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Я )

Н А  Щ И Т Е  У П Р А В Л Е Н И Я ,  А  В С Е .  М Е Х А Н И З М Ы  П Р И Т О Ч Н О Й  ВЕНТКАМЕРЬ|

Подключены к другой питающей линии.

13 Ва р и а н т  ]Ц

В  О Т Л И Ч И Е  О Т  в а р и а н т а ] !  А П П А Р А Т  з а щ и т ы  ( п р е д о х р а н и т е л ь  

Н Е  И С П О Л Ь З У Е Т С Я

15

16

»?

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т А Б Л . б

Содержание этапа применения (в зависимости от технических решении)

П Р И М Е Н Е Н И Е  С Х Е М Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О М

В ы п о л н е н и е , о п е р а ц и й  н е  т р е б у е т с я

Зачеркнуть  п ерем ы чку

Номер схемы »П; ЦП ~  [

Номера злжимоо ЛК; ММ AH'. AIM

Зачеркнуть перемычку

Н о м е р  с х е м ы 1П ЦП

Н о м е р а  з л ж и м о в A U - i * .  27-1 a i m ;  г м

lAHOAHEUUt ОПРОСНОГО A U tU  НА UltQTQBXKHUX 
щи ТА ЧОРЛЬМИИ* __________

Выполнение операций
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

За черкнуть  ц и ф р у й " в п .7

Зачеркнуть цифру*!}*** п.7

О п р е д е л и т ь  с по мощ ью  тлвл. Н
Н А  Л И С Т Е  1 9  К О Л И Ч Е С Т В О  П Р И В Е Д Е Н Н Ы Х  I 
П А Н Е Л Е Й  и З А П О Л Н И Т Ь  ПП.10 W 11

П р о с т а в и т ь  н о м е р  о п р о с н о г о  л и с т а  
И  З А П О Л Н И Т Ь  П . П . 1 . . .  < 1 , 6 , 9 , 1 2 .  
С т р у к т у р а  н о м е р а  о п р е д е л я е т с я  
п р о е к т н о й  О Р Г А Н И З А Ц И Е Й

П р о в е с т и  п р о в е р к у  з а п о л н е н и я  п п . б ц 7
(см. лист (б)

тмл эоц-ог-ьБ.в'г, па
У п р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
стллих Аист Аистов

р 1 5
Йй ч о т д В о р о н о в Ж}/Ил tltfZ Р^КОМЕиДОЦиИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т  
М п с к п Л

U.Uoutp В о р о н о й tfb", /гщ
Зав . г р Гинодмои J£i /г S3

К о п и р о в а л  O’Ŝ Uu Ф о р м а т  Д2
Г - Э  /ре
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П р о в е р к а

П Р А В И Л Ь Н О С Т И  З А П О Л Н Е Н И Я  И  в  ОП РО СН ОГО  Л И С Т А

Щ УПЗ-ПШ -ОВД О
Д о л ж н а  в ы т ь  п р о с т а в л е н а  ц и ф р а  (0 0 1 , . .  OO3,OW.„0ti) 

Д о л ж н а  в ы т ь  п р о с т а в л е н а  б у к в а  (  А . .  *  W )

Д о л ж н а  б ы т ь  п р о с т а в л е н а  б у к в а  ( Л . . . Ю  и л и  п О ”  

Д о л ж н а  в ы ть  п р о с т а в л е н а  ц и ф р а  ( 1 . . . 4 )  и л и  шО п 

Д о л ж н а  в ы т ь  п р о с т а в л е н а  ц и ф р а  ( 1 . . . 7 )

П р о в е р к а

п р а в и л ь н о с т и  Ъа П О Л Н Е Н И Я  п . 7  ОПРОСНОГО ЛИСТА

Д о л ж н а БЫТЬ ЗАЧЕРКНУТА ОДНА ИВ ЦИФР (  1 ИЛИ 2 )

Ци ф р а ПОЖЕГ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА В ОПРОСНОМ ли ста ИЛИ ВЫЧЕРКНУТА -

Ц и ф р а МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА в ОПРОСНОМ ЛИСТЕ или ВЫЧЕРКНУТ А -

Ци ф р а МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА в о п р о сн о м ЛИСТЕ или ВЫЧЕРКНУТА -

Ц и ф р а МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА в ОПРОСНОМ ЛИСТЕ или ВЫЧЕРКНУТА

Одна  Hi ц и ф р  (3 или 9)  должна БЫТЬ ВЫЧЕРКНУТА ИЛИ ОСТАВЛЕНЫ ОБЕ ( & л 9 )  -

Ц иф ра МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА В ОПРОСНОМ листе или ВЫЧЕРКНУТА

Ц и ф р а МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАВЛЕНА В ОПРОСНОМ ли ста и ли ВЫЧЕРКНУТА

Ци ф р а вт о ж е г БЫТЬ ОСТАВЛЕНА в ОПРОСНОМ ЛИСТЕ ИЛИ ВЫЧЕРКНУТА

Ци ф р а м о ж е т БЫТЬ ОСТАВЛЕНА в опросном ЛИСТЕ или ВЫЧЕРКНУТА

0000Iт 3000000

Ивь.ОТА Воронов AM
И. КОНТР. Воронов /г.ц
,$ЙВ. Гр. гннодмйн 1г.оъ

ТМ П 901|- О г -55.9S пз
управление и силош эле к т рооборулолание 

ПРИТОЧНЫХ КАПЕР
С!А№? ЛИСТ ЛИСТОВ

16
Р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и м е н е н и ю

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ко п и р о м  АЗ

Г П И

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ I
МпгсКПП
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Продолжение тлел. J-

Цонгр : 
ОТ A’  *i 
ПА

Л4аииЕ иа apoafluntA 
ur ( ьыпнсха) (

шкоде*ГМ.ЛГККГ- 
rA/fKf X 
АИТлМ

Со д е р ж а н и е  этапа п р и м е н е н и я
Пункт

АЛАНИЯ )/ИША ,

2 2 6.2 ,2 , +

Зачеркнуть н ш р а м е н н е : 0 КАБЕЛЯ к  щ и т у  д и с п е т ч е р а ;
2) НЕНСПОЛЬЗУЕМЬ1ХЪШЛ Ш1ЛЯ(ПРОВОДОВ) К ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ 6 ОБСЛУЖИВАЕМОМ п о м е щ е н и и ;
3) КАБЕЛЯ К УСТРОЙСТВУ ТЕЛЕМ ЕХАНИКИ ;
*J ТРЕХ КАБЕЛЕЙ К ЩИТАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТКЛМЕР ГРУППЫf КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ ОДНО*} КОМАНДОЙ С ЛП

23 S .2 .U + «= >

/. За ч е р к н уть  шоб р л ж е н и е :  1) кабеля  к  посту управления в о б с луж и в а ем о м  пом ещ ени и  ;
2) НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХиЛ 'Ш еля(проаОАОй) К ЩИТУ ДИСПЕТЧЕРА ;

3) КАБЕЛЯ К УСТРОЙСТВУ Т Е Л Е М Е Х А Н И К И , В СЛУЧАЕ ЕГО ОТСУТСТВИЯ ,*
4) НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ К ЩИТАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТКАМЕР ГРУППЫ, КО ТО РЫ Е  УПРАВЛЯЮТСЯ САМОМ КОМАНДОЙ С АП 

2. П р и  ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ НЕОБХОДИМО ПРОСТАВИТЬ 6 ЙДРЕСПХ ПОДКЛЮЧЕНИИ 0603ИЙЧЕНИП ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТКПМЕР

Г Р У П П Ы  ПО П Р О Е К ТУ  ЭЛЕКТРОТЕХНИ ЧЕСКОЙ  Ч Й С ГЫ .

5k ,6 .2 ,1 .,
6 .2 .2 .

—

Зач ер к н уть  и зо б р а ж ен и е : 0 кабеля  к посту уп р а в л е н и я  в о б с луж и в а ем о м  пом ещ ении  ;
2) КАБЕЛЯ К щиту ДИСПЕТЧЕРА ;
3) КАБЕЛЯ К УСТРОЙСТВУ ТЕЛЕМ ЕХАН И КИ ,*
Н) ТРЕК КАБЕЛЕЙ К ЩИТАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТКАМЕР ГРУППЫ.

25 — —
Пр и  использовании  о а н о г о  и з  в а р и а н т о в  п и т а н и я  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  и у з л а  з а щ и т ы  от з а м е р з а н и й  ( c m . t a sA ' S  л и с т / 5  )•

ЗАЧЕРКНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ: 4) ДЛЯ ВАРИАНТА I  ДВУХ КАБЕЛЕЙ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (ВАРИАНТЫ В Л J
2) д л я  ВАРИАНТА 0 КАБЕЛЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (ВАРИАНТ € ) \
3) ДЛЯ ВАРИАНТА Ф КАБЕЛЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (ВАРИАНТ 8).

2Б — — И  А ОСН О ВА Н ИИ  К А Б ЕЛ Ь Н О ГО  Ж У Р Н А Л А  ПРОСТАВИТЬ НОМБРА ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ

ТМП 90Ц-02-55.93 -П3
УПРАВЛЕНИЕ К СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
СТАДИЯ лио г лмотол

р /а
Wav. ста Попон Об m Рекомендации по приментнию 

(ОКОНЧАНИЕ)
ГПИ

зпектралроБКТ
МОСКВП

Н.чонтр. Воронов
зав гр■ГИ Н О Ц М А К A r t !Ш

Копировал 'Z£cce ^  Формат А2
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В ы б о р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  в е л и ч и н ы  - с и л о в о г о  & л о и я Т а б л и ц  л  8
Н а и м е н о в а н и е

м е х а н и з м а

Мощность ЭЛЕКТРОПРИЕННМХЛ,К&Т

Условное обозначение
ВЕЛИЧИНЫ СИЛОВОГО 6Л0КА

Пр и т о ч н ы й  в е н т и л я т о р

1.5 2,2
Р а б о ч и й

5.5

А

7,5 10 И

>Н

15

И

15 17

К

М5 22

Л

3 0  37

М

*<o\ks

н

20

о
2
о

Л<

ю
СП
Iп

Vмо
I

JTосг>

На и м е н о в а н и е  м е х а н и з м а Н а оос
ПРОДОЛЖЕНИЕ т а б л , с

Эл е к т р о н а г р е в а т е л ь
МОЩНОСТЬ ЭЛЕХТГОПРИС/ЧННХЛ, х )Г 1.1 | 1.5 ! V 5 Ч 5.5 7.51 10 Н 13 IS  j п  |/«5 22 50 j 37 *0\45 0.6 0.S 1.б \2,Ч I 3.6 I U * 1.111.2*1.21 f j  *1.3 6.6*56

Условное обозначение 
величины силового блока А

к
6 В Г А В Ж и К

Y

Л М М

\__
< 2 3 н

— -  J

СМ.ТАБЛ. fО (ЛИСТ, /s )

Исполнение щита : ш у п з -п п о
I • I —

Выбор условного обозначения вводного
АППАРАТА И ВВОДА ПРОВОДНИКОВ

Таблица 9

См. ТАБЛ 9. (ЛИСТ /9)

Условное обозначение 
ЩИТА ЩУП 3

Тип вводного
АППАРАТА

Место
ввода проводников

Условное

обозначение

001.,. 003 А в т о м а т

Пр ед ус м о тр е н а

016

Рубильник возможность
И ВЕРХНЕГО, 
И НИЖНЕГО 

ВВОДА

2

А в т о м а т Ъ

Рубильник ВЕРХНЕЕ 4

01Z..019 НИЖНЕЕ 5

1 А ш тг\ u i r ВЕРХНЕЕ 6
I iXolUriAT

НИЖНЕЕ 7

001...063.016 0(9

. А . . .  И _____

ЩИТ у п р а в л е н и я  приточной  ВЕНТКАМЕ РОЙ 

Ус л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  р а з р а б о т к и  

Ус л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  щ и та

Условное  о бо зн ачен и е  величины  силового  блока п ри точного  в ен ти ля то р а

____ _ Условное о б о зн ач ен и е  величины  силового  б ло ха  н лс о о а  *

_____  Условное о б о зн ач ен и е  величины  силового  блока э л е к т р о н а гр е в а т е л я  {

_ Усло в н о е  обо зн ачен и е  вводного а п п а р а та  , м е с то  р а с п о ло ж ен и я

вво да  п р о в о д н и к о в  ( в е р х н е е ,  НИЖНЕЕ)

выбор Условного обозначения щита Таблица /О

А . . . И

,

. 1 * * * 7

ОпрЕДЕЛЕние количествя п р и в ед ен н ы х  п а н е л е й  таблица  Н

Условное обозначение 
щита щупз 0 01 002 003 016 017 013 13

коЛиЧЕСТВО ПРиВЕАРННЫХ 
ПАНЕЛЕЙ, шт / 1 1 2 2 Z 3

1 4 *
МОЩНОСТЬ ЭлеКТРОПРИЕАтниЬЛ, К6Г

» S gUi uj 21 f. 5- с
G ?  s
а. £  s r

Приточный венгилхтор
Насос ЗлекГРОНЯ Г г г

ваг ель

I I s -g  3 ^

i S s
e x  <*> *г

Рабочий Резервный £

1,5)2,2\3\4:5,5)7.5) 10)11 — — — 001
in 13 ; IS; / 7 — — — m

l8,5;il;30;37;M ;US — — — 003
1,5)2,2)3)4)5.5)7,5.10) Hi 

13; 15)17' —
(,iAB)2z,y.4,s,s,\$: йВ',о,В;1.б;2М;Зб; 

6,6; 1,1*и; U*t2v 
V.V-V.W; 5.6*5,6

016

w

If; 5,5; 7,5; /0; II; 13; IS ; !? — 22)30)37
0tB) 1,6'Л6)БХ; 
1,1+1,1) 1.2 *U\ 
4,4+ 4,4‘,5,6fS£

017

IS, S;2Z>30; 3 7 ; M i  i f
—

t5,$2; 3;Ц; 55; 1.S-. 0.3) 1,6;3,6; 6,6; 
1.1 *1,1} 12*1.2;

OIS

— 22;30;3?-,Ц0Н5
V,8+1,3)4,4*44) 
5,6*66)8.4*8,4 013

*  Вели МЕХАНИЗМ ОТСУТСТВУЕТ, ТО ВМЕСТО УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНЫ силового б ло к а  п р о с т а в л я е т с я  m0 m

ТМП 9(№* 02-55.93 ПЗ

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

Огл ЛИЯ Лис г лисгол

р 13
Нач ОГЛ боронсб (Р У ут т щ Указан и я  по заполнению  

о п р о с н о го  ЛИСТА
гпи

шектропрсект
M OCKRR

Ц.монгр. Воронов t f f a r г щ
|А?А гр. ГннедМен / Н \ (1,93

" Форм ат AZ
£?<?/<?/-&/ £ /



ЯЯП5ДА ПОДПИСЬ U АН А B3AM.UH8 А1

90V 02-55.93 Альбом О

flPEAnWATUl

0ЬЪБ1Л

Завод искусственного  в о л о к н а

ЛРЯАиЛЬЦМЙ Ц Б*___________

Лруаоженое 1 

Ф о рм а .

Стадия - рабочая , .
ДОКУМЕНТАЦИЯ (PA504UU проект;

З л л А и и е

Ий ПРОЕКТ И РОВ РИМЕ PR3 Д Е Л Я  ^ УПРАВЛЕНИЕ Ц CUA050E 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВДниЕ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ТИПА 2ПК*

5/wii
JAXA
А1Я

Ха р а к т е р ы  с т и к д  приточной в е и т к а м с р ь /
Отметка выдающего]

Задан и е У к а з а н ы »  п о  ваполнениео П?«ю-]
w o t

•3 е

О БО ЗН АЧЕН Ы £  6 Е Н Т К А М Е Р Ы  ( ПО П РО ЕКТУ .О Т О П Л Е Н Ц Е  U В е н т и л я ц и я / n s { У к а з а т ь  о б о з н а ч е н а  b e н т к а м е р ы

Tun ВЕНТк а м е р ы гглг;

Но м ер  техн оло ги ч еско й  с х е м ы  ( п о  ра зд ел у  „Л вгом лти зА ц и я ~) 51

Реж им
РАБОТЫ

МЕиНЦЗМЫ. 
Мощность 
ЭАЕКТРО- 

AlUrATEAlU 
ЭЛЕКТРО- 

НАГРЕВАТЕЛЯ̂  
КВТ

УПРАВЛЕНИЕ
приточной

IEMTJCAMITOK

4 1  Вентиляция

U t  Вентиляция или д е ж у р н о е  о то пле н и е

S - 1  П р и т о ч н ы й  В Е Н Т И Л Я Т О Р  ( р а б о ч и й )

В -^ П р и т о ч н ы й в Ен т и л я т о р  ( р е з е р в н ы й ]
5- 3- НАСОС

5-*!. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДугд

СЕ P U X  З А Е л Т Р О -  
А > ' . Г А Т Е ^ Я

МАБ

и в о л г

*«• МЕСТ «0£ CfrAOKUPObAHMOe СО ЩИ ТА УПРАВЛЕНИЯ. ОПРОВОвАШТ ttuafiKAMU 
РАС по ло ж е н н ы м и  У МЕХАНИЗМОВ И «УВАННС КНОПКАМИ,

и .  Аиетли;
UU0HH0E

Б Ы . из АУСПЕТЧЕРСКОГО П УНКТА

6.2-2. из ОБСЛУХUBАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

БлОКиРОЭКА ВЫТЯЖНЫХ 8EHTCUCTEM* С ПРИТОЧНОи 6ЕНГКАМЕРОИ

НЕОБХОДИМОСТЬ АВАРИЙНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОТОЧНОЙ
ВЕИТКАМЕРЫ, А

S.I. При ПААЕНии ДАВЛЕНИЯ РОЛЬ? & ТЕПЛОСЕТИ

* .? .  П ри ПОЖАРЕ*"

+

I.S

а *

+

+

е:ь
ьст

все

8СЗ

-I-

I Указать тип в ен тк а м ер ы

Указать номер с хем ы

Пр и н я т о е  р е ш е н и е  о т м е т и т ь

ЗНАКОМ .  4*"

[4-Прссглвить п р и н я тую  величину 
мощности 3AEKTPOOPUEMHUKA 8 
СООТВЕТСТВИИ С ГА5Л.А АЛЬБОМА О,
РАЗДЕЛА „ АвтоМАТиЗАЦия"

I г.Если KiKOU-AUSO из ЗАЕКТРСПГиЕПНОХМ 
не ЛРЕАУСМАТРИвАЕТСа, 70 СДЕЛАТЬ 
ОТМЕТКУ ЗНАКОМ..-*

ц - д ,
, л с.т прастденть Зн а к . ,* "

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 8 ЧАСТО ДОСТДН-
Циониого УПРАВЛЕНИЯ отмстить
ЗНАКОМ » +  "

13 Если ДиСТАИЦиОниЗ! УПРАВЛЕНИЕ Л О 
] ЛП.б.гЕОАи См/ 6.2,2. НЕ PPEAiCHATPVZAiP 
I С*.ТО - ЗНАКОМ.-*

В КАЖДОМ из ГРАФ 3*7 УКАЗАТЬ 
ОБОЗНАЧениЕ ВЫТЯЖНЫХ BEHTCUCTCM,

с б л о к и р о в а н н ы х  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й
приточной BEWTKAMEPOW

14 Применение ендов • > а л т> н й н о го  с л.- 
{ отключения отметить знаком  »+*’ 
j 2.Ecau аварийное отключение по 
I пп.«./.иди(м) 8.2.ИВ ПРбАУСМАТриЗАЕТСЯ.
I отметить ЗНАКОМ,,— "

Управленце ааапаном
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

ПРСДУСМАТГУВАРСЯ В ПРОЕКТ!
9 1 .  У п р а в л е н и е  и с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е V

£2. АВТОМАТИЗАЦИЯ Принятое решеные от.четить знакомь

ю
У правление ааапанаин 

РШОКУА1ЦООНКГО ВОЗДУХ А 
ПРЕАУСМАТ?ивАЕТС8 В ПРОЕКТЕ

Ш .  Управленце  и си ло с о б  з л е к т р о о &р р ч л tsa h u e

ic .z  Ав т о м а т и з а ц и я

HAAUVUE ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

|| .& КАХДСи Wi f? V ?  Зу .7  п.  ю.< у к а з а т ь  к с л и - 
(чЕСТвО МАПАИОб
12.ECAU КЛАПАНЫ ЛРЕАЗСМАТЛН&АЮТС* В PAJ3.EAE 
'„ДГ0А«ЛТизАЦИ»7 ГО 3 п. М.1 К С Ш Н ГЬ  ЗЙАХ
к£сли OrPAHUSEHJE mSVCTCf^CCrASUTAjHAK.V 
[г Если ОГРАНЬЧЕНие Hi tpestetc»,тсгЗНАК

Датчики

13 Схемы
РЕГУДиРОШЮ

«.I. Температуры ЗК2

/г.г. Тем п е р а тур ы  $кэ

fB.S. Т е м п е р а т у р ы  5хб

<гА Тем п е р а тур ы  s k7

(25. Потока bosavxa SD
<г.Ь. A a b a eh u* ьс а ы  ( после насоса] SP

ш *  Электрические

Тип

ТУЛУ

7УАЭ

7УАЭ -

РА

(1*, Пневматические

4. В графе 2 ярое тлеть тип дехчикд

г. ПриНЕНЕНие AATVUKA С7МЕТНТЬ 

ЗНАКОМ . + И

З.ЕСЛП AAT4UK НЕ ПРЕДУСМАТРОВАЕТС^ 

отметить з н а к о м

Принятое решение о т м е т ш ь

ЗНАКОМ .  -f •

э
с
г
>

!

ь!|
>•
СО

— ~ г

? | з г

з | | >
4
к

|р|о5 О91
)

l l ”
>

>

№
К  U  R;
I/O 1̂  л[Ч N4, \тч J .
| о* -4.

I t 1C
=> г

11 =»* с ос
1 т? rs >•г* со1 Й *

JCт- <=я
5  * э-’ X-

1 р 3 Т?Е 11

1 X  О о
1 Р п 2 е гь>

с  * Хо 4

5  =
■ й

2ос СП
С71

1 о» 
1 &

X
> о со

1 ж
1 Я

см
1___ р» •ОЭС«Ч
I их

Za
Г

пэ !: о СР
I m s: в»

же i ^
Ь н с
о ТЭ-» to с Я»

о
H q D О  н с*
J a s

>
X

®-Q
л а г»

с
г»

гп
-*
о

ж 9

* Задание н а  п р о е к т и р о в а н и е  у п р а в л е н и я  и силового 
Элек тр о о б о р уд о в а н и я  вы тя ж н ы х  b e h t c u c t e m  вы ждется о тдельно .

** Ко н т а к т  д ля  о т к л ю ч е н и я  п р и то ч н о й  в е н т к а м е р ы . а та к ж е

п р о в о а а  ( к а б е л и ), соединяющ ие ЭтОТ КОНТАКТ С КЛЕММНИКОМ щи ТА 
Ш.УПЗ, ПРЕЛУСМАТРибАКЗТСЯ 8 ПРОЕКТЕ OPTAHUJAUUU, 
р а з р а б а т ы в а ю щ е й  ПРОТИВОПОЖАРНУЮ а в то м а ти к у  к о н к р е тн о го  объекта.

За д а н о  е с о с т а в и л и :

Пункту

задаю?

Haumeho&auue  ОРГАНИЗАЦИИ 

(noAPAiiEAEHUJJ,Выполняющей (его)
ПРОЕКТ. УКАЗАННЫЙ в ГРАФЕ 3

На и м е н о в а н и е  п р о е к т а Д о л ж н о с т ь ^дм илил Полнись Адтл

1 2 3 <♦ 5 б 7

С 8 M U  Пр о м в е н т и ляц и я Ото п л ен и е  и b e h t u a a u u a
ru n Андреев

Wat. /га. сп еи ) ота. Петров

Зав г р . Руста нович
3
о 2

Ав то м ати зац и я  отоплены?  

и в е н т и л я ц и и

ru n божко

«д
с

«£
-4

9...0 Ц П КБ-37
Wa v . ( га спец) отд. Семенов

о
с :

Зде*гр. Петровской
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Опросный лист
НА ЩИТ ТИПА Ш 01-8УШ Ъ

<• Наименование и Адрес предприятие

L  НаИМСНОТАНИЕ ОЬЪЕКТА

3. Наименование и адрес заказчика

к. Наименование и адрес проектной организации

5. З а в о д -  и з г о т о в и т е л ь  -  А н г а р с к и й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  з а в о д  
Ш Ш  г. Ан га р с к , И р к утс к л д  csa.

6. Ис п о л н е н и е  щ ита Щ У П З - q q d - o o o d D

7. Пе р е м е н н ы е  технические данный п р и н ц и п и а л ьн о й  схем ы  
уп равлен м л

\ 1 3 4 5 6 7 В 9 (0 « i t (3

(НЕНУЖНЫЕ ЗЫЧСРСМУТк)
I  Поданному опросному листу изготовить _____ щнг{ов)

5. Об о зн а ч ен и е  щ и та (ов) по проекту электротехнической части

ОЬЪЕКТ а______ ___ —--------------------------------------

{0. Кванчество  приведенных п а н бх ьй  на один u| и г
<1. Количество п ри вед ен н ы х  панелей  на ____  цмт(ов)
ii. Степень защиты щита ** ХРЗ<, 1Р4/ по гост йгзч-ЗО

(ненужнее вычеркнуть)

Главный инженер проекта / /

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА

Оп р о с н ы й  лист 17 24. Н2-ЭМЛО 

н а  щ и т  типа шоь 8Н Ш

I. Наименование и адрес предприятия Завод искусстве иного-----
ВОЛОКНА г. Холмсу Великоградскад ова., за Зеленая, д. /7

I. На и м е н о в а н и е  о я е кт л
П р л д и л ь н н и  ц е х

5. Наименование и адрес ja m jn m k a  ДнрСКц»л. сттцшгвс*
завода искусственного волокид, 12MSS г. Холмсе, ВВАИКОГРАДСКАА OC4.t

уд. Песочная, д.з4
Гн п р о х м м *к. Наименование И АДРЕС проектной организации

волокно, 65432/ г. Москва, Курское шоссе, Д-^з____________

5. Завод* изготовитель- Ангарский электромеханический ллвод 
66582/ г. Ангарск, Иркутска а ом.

6. Исполнение щита Щ У П З “0О] 0 “  000И 0
7. Пе р е м е н н ы е  технические данные принципиальной схемы 

упраоаснид

N j  а | з |Х1 5 IX J X J  t | з [Х| » [Хрзч
( н е н у ж н ы е  в ы ч е р к н у т ь )

В. По данному опросному аисту изготовить / щит/ов)
3. Обозначение щита (ов) по проекту электротехнической части

Объект а _____£Ht̂ L5_______________________________________ _— —
Ю. Количество приведенных панелсй на один щнт 2

н. Количество приведенных панелей на ч____ щнтГов)______

tt. Стешнь защиты щита - IP3I, тУц по гост Н254*90
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта

M l  4993г.

( подпись) ( НИ. Сидоров)

«ЯЧ.ОТА Вороное М пл. М 2
Ц. контр. Воронов Ж г
Зав. гр. Гино&мян /7а̂ 7

ТМП 90Ц-Ог-55.99 ПЗ
Упрлвление и силовое электрооборудование

п р и т о ч H b f x  к а м е р
Листов

Опросный лист 

(пример злполненнл)

СГ4ДИЧ ЛИСТ

21
Г П И

ЗЛЕКТРОПРОЕКЛ1 
м а с к о й

Копировал 7  ф о р м ат  AtУ  С?&/#/-<?/ ££



Приложение1 3

Позиция
НАИМЕНОВАНИЕ и ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБОРУДОВАНИЯ Н МАТЕРИАЛОВ

За В С Д -И З Г О Т О В И Т Е Л Ь ^ *  ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)

ТИП. МАРКА 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
Об о з н а ч е н и е  
д о к у м е н т а  и 
И* ОПРОСНОГО 

АИСТА

ЕДИНИЦА
ИЗМСРЕНПА
НА'

ИМЕ
НОВА
НИЕ

КОД
КОД ЗАВ0ДА- 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ
КОД

ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛА

Ц,ен А
ЕДИНИЦЫ  
ТЫС. РУБ.

Ко л и 

чество

Масса
ЕДИНИЦЫ

ОВОРУД0- 8 АНИ Д, 
КГ

Об о р у д о в а н и е  и м а т е р и а л ы , п о с т а в л я е м ы е  з а к а з ч и к о в /

Ко м п л е к т н ы е  у с т р о й с т в а  у п р а в л е н и я  д л я  п р и в о д о в

КАПР А ЖДИ ИВМ до woo в

Щит УПРАВЛЕНИЕ $ ЩУВ Опросный лист

А н г а р с к и  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и м  з а  в од пгии-зм ло

шт 496 57W37 З Ш 2 .3 <50

ТМП 9 0 4 -Ог-55.9^ ПЗ
НпРАВЛеНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
ЫШ Ш КБВ1ВСВШ

I L L
нач.ст
И.Контр.

Воронов
Воронов тууг>

М.ЯЗ

Зло. гр. ГннодмдЦ ж >
U.41 С пецификация оборудования 

( пример заполнения)
Копировал 'Um^

^ гпи 
З П Е К Т Р Ц  П Р О Е К Т

_ _  МОСКВЙ
A t
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Приложение i

П р и  п о т о к  п е р е к л к т т е л д  SA3 ( s k 4 )

ПОДАЕТСЯ КОМАНДА НА вКЛЮЧЕННЕ COOT! ЕТСТВУЮ* 

ЩЕЙ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

При этом переклю чатель За ? находится  s 
положении „ С и гн а л и за ц и и  работы * З агораются

РОВНЫМ CB6TCW ЛАМ ПЫ , СИГНАЛИЗИРУЮ Щ ИЕ О ВКЛЮ

ЧЕНИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

После в к л ю ч е н и и  в с е х  п р и т о ч н ы х  к а м е р

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ S M  ПЕРЕВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

„С и г н а л и з а ц и я  а в а р и и !  Вс е  л а м п ы  г а с н у т .

В СЛУЧАЕ АВАРИЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУКОВАЯ СИГ

НАЛИЗАЦИЯ И МИГАЮЩИМ СЕЕТОМ ЗАГОРАЮТСЯ COOT9 

ВВТСТЕЗЮЩИЕ ЛАМПЫ, СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ Of

АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОЙ ВвНТКАМСРЫ.
Проверка работоспособности ламп сигнализации

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОДОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ SA l I

п о л о ж е н и е  „ Пр о с а . -

Ч е р те ж  приведен в к а че с тв е  п ри м ера  соче

та н и я  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТМП СХЕМ (  *4 П 7 1+П)

О ОДНИМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

( пример i \

о
Zоиз
из<

О
СП

Поз.
2W3RWEHI»!

НАИМЕНОВАНИЕ Г од- Примечание

ЩИТ ДИСПЕТЧЕРА

FUI.FUE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ MVM0, ВТФ-В -Г2 0 В а

ТУ  <5- SEI. 037-7S

G Пр е р ы в а т е л ь  п и т а н и я . ППС-3 i
С РЕЗИСТОРАМИ бйЛЛОСТЦЫК'Н', 2.20 6 
Т У 4 6 - 8 9  Ы ГЦ Л.Ч З И б Ч. 0 (М Т У

НА Звонок з в п  * т $ 1

7316- 753. 253-7$

HU...HL6 Ар м а т у р а  о в а л ь н а я  ЛЕ325Г2!6 ~ Ш В 6

Т У (6 -  555.332 76

К( Ре л е  п р о м е ж у т о ч н о е  п э - у т  + 220 В к

КЗ...Х5 T i n s - К З .  624-54

и Ре л е  п р о м е ж у т о ч н о е  n2-S7-22-60 8 {

ТУ IS - 523- <322 -82

КТ Реке вре м е ни  п м г н з г г <  -  г?о  s Т

ТУ16-9С и г л  г .  6 m S 4 о о т у

RCI.RC2, Ре з и с т о р c : - a v i ;  г ! 0  ом о в о .и б Т .ю и тч г
ПЕРЕК,АК)Ч*Т£ЛИ ПКУЗ T 3 I S -6 W .0 W -6 6

SAI П К У З -  15-3025 \

SA3.SA1' П К УЗ - 12А 1095 0#-

SE КНОПКрЛ УПРАВЛЕНИЯ К Е -О Н  НС/I. i i

ТУ <6-6-2.055-81*

т т 0 Диод КД1С35, A0OS, 0.3А ТРЗ 3S1.0S0TS <0

г

ТМ П 904- O i - 55.93 03
У п р а в л е н и е  н  с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

П Р И Т О Ч Н Ы Х  К А М Е Р
С Т Л А Н А Лист Л и с т

Р 23
U r u o t r Воронов tfnh. НИ Д И С П Е Т Ч Е Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  'М С И Г Н А Л И З А Ц И Я .  С Х Е М А

э .ч к т р и ч е с ^ а ^ п ^ к ц и п м а л ь н а я  i
ГПИ

ЗПЕКТРОПрыЕЦТ 
1 м о скпя

И К ОЧТР 
_ 5 * А . г р .

Воронов
гино.амвн Ш

П«.*>

Т й п н ' р о т  ' к ц * -  ф о р м а т  к 2.
“  #  **/*/-0/  с
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^CAt
< КОН)РОДЯ 

Н А П Р Я Ж Е Н И Й

П р е р ы в а т е л ь  
« . п и т а н и я  
1 ( м и г а ю щ и й  

с в е т )

3

П е р е в о д
НА МЕСТНОЕ 
Ш П А Е Н И Е  

или
о п р с ь т и и Е

tj °1 ю
Р а б о т а

i 
С

П
 

|

Я 
КА

М
ЕР

А

А в а р и я

«тXX
е °с

CL
с г

З а щ и т а

з а м е р з а н и я

Ч

ДиАГРАМКМ ЗАМЫКАНИЙ КОНТА КТО Ь
Перскаю чатеЛи универсальные

SA4
п т -  «гФ ш 5

Согдас*.
КОНТАЧУ

СггилчtoММШ
Опелю4FMOПгсбА

А р Р, п
-90е -ЧЬи ♦ WS*

п X X X
з*ц — X — —
5*6 — — — X
п — — — X
5-«0 X — — —

<на X — — —

SA3, SA1)
ЛКУЗ-<2Л 2045

Соединив
KIHIAKTC6

Опию- Ойлю- читЬ ЧГ но бКАЮ-чгно Вмю*
ОТК А. %У.\.

-4S* о4 •» <<5°
i-г — — X X
з-ц — — X X
5*6 X — — —
>& — — — X

К П

***

*<*

*** не используется

Нйч.отА. Воронов lf iy y \ /243
H.komp. Вороное Ж £ , /М3
ЗАО. ГР. Гиноамйи а £ з .„

т м п  9 0 1 J - 0 2 - 5 5 . 9 5  пз
Управление и силовое злектросьор̂ д̂ овАние 

приточных  кдмер ______

A n c n t r s f  P CkO t  7 п 7 а Т а Т н 5 Т  
И С И Г Н А Л И З А Ц И Я .  С х е м *
ЭЛ!М РУССКАЯ ПРИтжПИААЬНШ ( ПРОДРАН̂ мир

С Т А Д И Й  Аист А И С Т О Ь

2&
г п и

зяектра проект
М а с к п я

Копировал jU*Au\ 9 о р л ш  кЬ
Ц00/*/-о/ 2б
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All А24 *2 0

[ ] т  [ ] Fl/£

Г  Т 1
J ------------I —

К< 5AI
СШ. ,5К1

J  I I 
Т Т Т  

11«|

$п
Огкл. Вид.

Г1 (I)

SA3
0{ХД.£КЛ.

t 7 “
SM

§
к1#-г.

1 F T1 * з-Ч

р » -

Диаграммы ъям ы клние  
КОНТАКТ 0( ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

SAI.SA2

* * *
« X X

« X X

ПКУЗ- 12 A 502S
С о е д и а гHUP |/AU,

отклю-
Л Ж Ь

ОТКАЮ
ЧЕНО

Вклю-1
J f E H O l

Вк л ю 
чит ьПпс чип*

ТАКТОВ откд. В М .
- ЧЬ’ ° —  0 и — *45*

i-г — X X
3-4 Г~ — ■ — х > х
5-6 — — > <
7-8 — X х
В-10 X X —
М-11 X X —
и - л X X —
15- (В — X | Х —
П  4 1 X —
« - г о — — — Ж

М

{ }

КЗ

КЗ

0 JL_ Ш" ~— ш ----

\ п  п т - ,
-* - М --- —  ■

р ®  ,

нм
- ® -

КЗ

7 7 /г-а

К4

№  f f  ■» 
1 ' W

Ш —TK/J. ,8нк
г L

Ж. 2

кц
1 4 * 1

НА

25 •

£АЗ 25 Т Г

{ }
и

о

* » *

ПК^З-/250403

СОеДИ-
НеНИЕ
ХОНТАК-
1 тоз

Отклю
чено

Вклю
чена.

Откл. ВХА.
о4 ♦ 05°

fa х
з-ч

I и и f t ____

п 10
кг

_____ П _____ _

L > _ J КЗ

\ i
1Li_____

Реле
КОНТРОЛЕ 
НАП РЕЗ/СЕКНД

С5ЕТ0ММ

звуковой

световом

ЗВУКОВОЙ

J
р
S
7______

3
г

г
3

I ч - -1
£ g . . - J

*** не используется

6 СХЕМУ  ̂ УПРАВЛЕНИЯ
п р и т о ч н о й  к а м е р о й  ПЗО

Отклика. йЛ
J L  J L T U r U t
Л  1 1

T t t F
В САСМ̂  УПРАВЛЕНИЯ
п ри т о ч н о й  к а м е р о й  П35

S»4 ) I Н И Р **
I I Ь Я

10

Контроль
РАБОТЫ
ПРИТОЧНОЙ
КАМЕРЫ

Опробование 
и съем 
звуковом' 
сигнализации

•ас

г *a. S-rr
£  А, Ш ^  «  32  „  ч

£ 5  *
о  а:„  ш °Д <

ПЗО

Л 33

х Ма р к и р о в к а  проводов 
из

СХЕМЫ УПРАВАСН ИЯ 
ПРИТОЧНОЙ КАМЕРОЙ ТП

а  М а р к и р о в к а  п р о в о д о в

ИЗ СХЕМЫ П Р А В Л Е Н И Я  
П РИТ ОЧНОЙ К А М Е Р О Й ' M l

24

Приложение 5
H IE
обозна
чение

НЛНМеНОЬАНИб Код. ПрммечАние

Шит диспетчера

FUl.Fl/a Предохранитель ППТ-Ю, ВТ«М, * г г о в г

ТУ 16- 521. 037-75

HA Звонок ЗВП ~ 220 В f

Ш 6 - 753. 0S3--K6

HU.HU Арматура сигнальная лез25221г г

ТУ 16- S3S. 532-76

К1-К<4 Реле промежуточное пэ-з1*22 *^;;ов 4

ТУ1б-згз.бгг-бг

SAI.SA2 Переключатель M K ^ Z - f Z A S O Z S £

ТУ 16- 642.0^6-86
SA5 Переключатель* Пкуз- t z s o i 0 3 /

ТУ 16- $42. 046-86
SM.S&2 Кнопка управление ке*оы исп./ г

ТУ 16- 6Ь2,015-814

Приведении; схема построена по принципу „темного щита. 

При повороте переключателе $А«($Аг) подается командл иа вклю

чение СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ*, ПРИ ЭТОМ ИМЕЕТСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЕ включение ( при подаче команды , пуск" 

ЗАГ0РАЕТСЕ COOT БЕГСТВУ НИЦ АД ЛАМПА н и  ( H L 2 ) ,  КОТОРАЯ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ ГАСНЕТ).

В СЛУЧАЕ АВАРИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ М 

ЗАГОРАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЛАМПА, СИГНАЛ МЗИРУ Ю Щ А Я  05 АВА

РИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

Для КОНТРОЛЕ КОЛИЧЕСТВА ВКЛЮЧЕННЫХ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ПРЕ

ДУСМОТРЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SA3, ДЛЕ ОПРОБОВАНИЕ И СЪЕМА ЗВУКО

ВОГО СИГНАЛА - СООТВЕТСТВЕННО КНОПКИ $В*| и SB2.

Чертеж приведен в качестве примера сочетания предусмот

р е н н ы х  ТМП СХЕМ М П , М Л  С одним из возможных
ВАРИАНТОВ схемы ДИСТАНЦИОННОГО УПРАШНИЕ и СИГНАЛИЗАЦИИ

(пример t).

ТМП 90^-02*55.93 пз
УпрлвлЕНие и силовое электрроворудовянне 
ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

Сгялня iiicjL АИСТОН

р 26
ИйЧ.ОТА Воронов tZ.Ql Диспетчерское управление 

и енгнллмзлция, Схема
ЭАЕИТРИЧССКАД ПРИНЦИПНААЬНД! 1

гпи
ллЕКТрапранкт

носквп
Ц.КСЦТР. Воронов т*н ч.ц
ЗйЛ Гр. |ГННОЛМЙНA£L /гх93

КОПИРОВАЛ V4K -  «P0PUAT №
У  00/6/- О/
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ТйБЛии, А

Условное обозначении Размер, м м

ти тй  щ уп а
U L А

0D1 (500 БОО 800

002. (500 600 600

005 1800 700 700

018 (800 800 800

017,018 5500 800 800

0 18 1800 1000 600

ГлчБиня вес* щитов 800мм, кроме щитов UUJHVOOl, 
ЩУП^-OOi глмбиий которых 500мм. 
д -  максимальный ВЫЛЕТ а&ВРЦ.
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Типовые материалы для проектирования 904-02-55.93
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