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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  З А П И С К А . ТЕХНОЛОГИЯ П Р О И З В О Д С ТВ А .  
а р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я  к о н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е  
К О Н С ТР У К Ц И И  Ж ЕЛ Е З О Б Е ТО Н Н Ы Е.

ИЛ ? М !Т«ИЛЯЦЙЯ# В ^ У Т Р Е ИННЕ  в о д о п р о в о д  И К А Н А Л И З А Ц И Я .
Т Е Х Н ^ ^ ^ С  1̂А Я ^ А О К V M ^ H T A u . u a  Н ^ а о ° » л  ®Л Е К Т Р О ° ^ о р у А ° В й Л и е .  С В Я З Ь  И С И Г Н А Л И З А Ц И Я .  А В Т О М А Т И З А Ц И Я . 1 с л Н И Ч Б С К А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  Д л я  З А В О Д О В  -  И З Г О Т О В И Т Е Л Е Й .
А В ТО М А ТИ Ч Е С К О Е П О Ж А Р О Т У  Ш Е Н И Е .

А Л Ь Б О М  VIII С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О В О Р У Д О Ь А  И ИЯ.
А Л Ь Б О М  IX В Е Д О М О С Т И  П О Т Р Е Б Н О С Т И  В  М А Т Е Р И А Л А Х .

ПО КАЗАТЕЛИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИИ В  СТРОИТЕЛЬНЫ Х РЕШЕНИЯХ. 
С М Е Т Ы .

А Л Ь Б О М  X
А Л Ь Б О М  XI 
книга Т  R

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-4-38*86
А Л Ь Б О М  JV 

Т И П О В О Й  ПРОЕКТ
503-6-3 Альбом !У,У.

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зд а н и е  с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  л е г к о в ы х  Автомобилей, п р и н а д л е ж а щ и х  
г р а ж д а н а м ^  п р и м е н е н и е м  л е г к и х  м е т а л л и ч е с к и х  КОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ИА i o  ПОСТОЙ,

А в то за п р а в о ч н а я станция общего пользования на 500заправок автомобилей в сутки*

Ра з р а б о т а н
Лен ин град ски м  ф и л и а л о м  и н с т и т у т а  „ Рн п р о а б т о т р а н с " 

Гласный инксняр В .ю . Павло ви ч

Гласны й  инженер проекта  ф . б . Р ы с к и н

У тв ер ж д ен  и  в в е д е н  в  д е й с т в и и  
М н н а в то п р о м о м  С С С Р  19.Q8.B5 
п р о т о к о л  ь1: И  ^

г < т о ч
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С  0 Д Е Р Ж А Н И Е /1 Л  Ь  Б  0  М  А

МЯРКА Наименование
Стрй-
ниця Мпрхр Чаименобпние

Стра
ница Марка Наименоёяние

Стра
ница

08-84 Спецификрция отопительно -Вентиляционных 8к-т План на отм. 0.000 между осями
Содерэкяние рльбомр г устянобок Р3.08.П9.В/ 26 4г6 и RrU. Ваоиянт I 4S

08-85 ОпециФиряция отопительно- бентиляционных ВК-8 План на отм. 0.000 между осями
чтаноёоа 88188,810 27 4 г в и Rr U. Вярирнт Ж 46

Отопление и Вентиляция 08-86 СпециФиррция отопительно- бентиляиионных ВК-9 Плрн нр отм. 3.000 между осями
ЧстаноБок BH.B13.B1S.BK 28 2*3 и Й1и; 6+5 и 81U 47

Q8-1 Общие Эя иные /нрчрло/. 3 08*27 Установки систем ПЧ1П187-89.81?, 811.818. План. ВТ-10 Ьодомерный УЗ ел. Плрн нр отм.О.ООО
08-г Общие дрнные /продолжение/ 4 Рязяезы 1-1.3-г. 89 между осями 6т5 и ErU- Рпзрез.
08-3 Общие дрнные /продолжение/ S 08-88 Устянобки систем ЛУШВ?т89. В/г В/4. в/8. Рязяез 3-3. Схемы. Вяринжт Ж J S L
ОВ-1) Общие дрнные /продолжение/. 6 СпециФиррция отопительно- бентиляиионных ВТ-11 Ьодомерный узел. Плрн нр отм.О.ООО
08-S Общие дрнные /продолжение/. 7 Устянобок ПЧ. П5. Зо мео/сду осями 6+5 и £г Ж. Ррзрез. 4Q
ов-б Общие дрнные /продолжение/ 8 08-89 СпециФикяиия отопительно• бентиляционных С хема. вяриянт Т
08*7 Общие дрнные /окончяние/. 9 9 cm Я но бор П 6, П7.87. 3/ вн-1г Система Bd. Схемр/нрурло/  ЗярипнтХ 50
08-8 Отопление тепло снпбжение. Плрны нр 08-30 Специфцряиия отопительно-бентиляиионнык 8К-15 Cue темп Ы. Схемр /окон чяние/. Вярирнт г S1

отм. 0.000 и 3.000 10 Установок 88.89. 818. В14. В18. 53 ВТ-19 Система 30. Схемр /нячяло/. Вярирнт Ж 5Z
ОВ-9 Схемы систем отопления /иг Н 06-31 Устянобрр утепленного прибодя боздушной ЪК-15 О и с темя ВО- Схемр /оканчяние/ ВярирнтЖ 53
08-10 Схемы систем тепло снпбжения уетяноёок зяслонри при tn - -4о°с 33 Bn-к Системр ТЗ. Схемр. 54

П11П9, У11-93. ia ов-зг Центррльный теп л обой пун pm. Плрн. Рязрез /- / 34 ВТ-17 Системя 63. Схемр. вярирнт Т 55
ов-н Вентиляция. Плрн нр отм.О.ООО между ов-зз Центррльный теплобой пункт. ВТ-18 Cue темп в 4,55. Схемы. 56

ОСЯМи /тЗ u/7rU. /з Принципияльняя схеме. 35 М-19 Системы 610/1, 8/2Н. Охемь/. 57
ов-12 Вентиляция. Плрн нр отм. 0.000 между 08*34 Центррльный теплобой пунрт. вт-го Сеть К2. Плрн кробли. 5в

осями Зг 4 U От и. т СпециФиррция мятериялоб.Расположе- 36 ВТ-31 Сеть К2. Схемы быпускоб К/, 2.3,4. 59
08-13 Вентиляция. Плрн нр отм.О.ООО между Hue подогревателей нес опоре. ът-гг Сеть Кг. Схемы быпускоб л/л/ 5.6.7.8 60

осями 4г б и Я г и. 15 ОВНЗ-ЗКонструкция теплобой изоляции. Переход runi &ъ ВК-23 Сеть б/. Схемы быпускоб Пй2.4,5,6. 61
ОВ-14 Вентиляция. Плрны нр о тм . 3.000между Ш-* ЗоздухоёЪд из шлакобетонных плит. 3? ВК-24 Сеть КЗ. Схемы б ь ту скоб КП 1.3,7.8 62

ОСЯМи ЗтЗ U RrU; 4г5 и RrU. 16 ВТ-85 Схемр системы оборотного бодо-
08-15 Тйблицр местнь/х от coco б /нрчрло/. 17 Водопробод и крнРЛизяиия снабжения устянобки «ТяйФУн*.
bb-is Тйблицр местнь/х от со со б /окончяние). Реягентняя б  о сяк 2-/3 и Е-г >Н. Плрн. 63

Ррзпезы /т /, г - д. 1В ВТ-1 Общие дянные /нячяло/. 3 9 Разрезы.
88-17 С сеемы систем П/гПб 19 ВК*2 I Общие дянные /окончрние/ 40 Вт-ге Реягентняя б осях 4+5 иЪ+Е.
08-18 Схемы систем ПЧ-гПЭ.Ь/.вг го е*-з Плрн нр отм. 0.000 между осями Плрн. Рязяезы. Схемр. €4
08-19 Схемы систем 33 г 38, В// 31 /тЗ и Пг и. Вяриянт I 41 ВТ-ВЧ Ноя а уля и иония я уотяно бкр,
0Ь-2ЬСхемы систем 89, В/о, В/г г 818. гг BK-V Плрн нр отм. 0.000 между осями Плрн. Рязяез. Схемр. 65
0В-&Схемы Систем BE/г BE 05. 53— /г 8 идти. Вяриянт Е 42 ЬКН1 Металлическая стяжка. МС-1 • МС-2
08-88УетаноБки систем ПШЖП9. 81186,810.811,813,815 ВТ-5 Плрн нр отм. 0.000 между осями ВКН2 Ьовопреечный колодец с  бадьей. 66

B1G. Плрн. Ррзрвзы /-/:2-2 34 Вт к и RrU. Вррирнт I 46 йкн-г Конструкция теплобой изоляции. On-
08-83 Установи систем П11ЛЗЖП9.811Ве. 8Ю.Ы1. bis. bis. ВТ-6 Плрн нр отм. 0.000 мео/сду осями ВКН-4 Опора. 67

8/6. Рязяезь/ 3-3.4-4. СпеииФикрция отопительно- Ъг4 и RiU. Вярирнт Ж
-Вентиляционных устр но бор П/гПЗ 25

гнп-оч 3
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Зедом ость рабочих ч ертеж ей основного к о м п л е к та .

1ист Н а и м е н о в а н и е . 7римечет Лист Н а и м е н о в а н и е /римекхгхк

У Общ ие данны е /начало/. ншх уста н о в о к  П З , Пв. П9\ 81.

2 Обилие дагннме /продолжений / 25 Спецификация о т о п и т е л ь  н о -в е н ти л я ц и -

3 О бщ ие данны е /продолж ение/ онных у с та н о в о к  32. + 6 6 , 3 /0 .

4 Обилие данные /проЪолжение /. 26 Спецификация о то п и те льн о -в е н ти ляц и о н -
5 Общие данные /продолжение / ных истасновок В11, 313.£15.316.

6 Общие данные /продолжение /. 27 Установки систем П4+07, 67+89.612.614.618. План.

7 Общие данные /окончание /. Разрезы /-/  2-2.

8 Отопление теплоснссбженое. Планы на _2В Установки систем 04+Ш. 87+89.812,614.31в.Рилрс$ЗгЗ.

отнт. 0.000 аЗ.ООО. Спецификация отопительно-вентиляционных

9 Схемы с и с те м . am опленим fuQ. Установок П4. П5.

ю Схемы с и с те м  теплоснабжения м етано- 29 Спецификация отопательно-вентиляционных

£ак n U 9 9 . 9/+93. уста н о в о к  П€. П7. 67

и В ентиляц ия. П ла н  на  о гм.0.000 между 30 Спецификация отопителько-вентиляционных

осями 1+3 и 3 + 0 . уста новок 38, 39. Ы 2 Й В 14, В 16.

±2__ Зенш нляцая. План на  о тм . 0.000 между 3±_ Установки утепленного правЪда воздушной__

осями 3*4 и //+U. ------------- ^ - ^ о . о э о - -
Центральный тепловой пункт. План Разрез 1-1.J3__ В е н ти ляц и я. П ла н на о тм . 0.000 между 32

осями 4 + 6 a  в+С1. 33 Центральный тепловой пункт. Принципиальная стека

/4 Вентиляция. Планы н а  о гм. 3.000между 34 Центральный тепловой пункт. Спецификация мате-

осями 2+3 и А+И :4+5 и ПНУ. оехгглм? Расположение подогревателей

15
J 6 _

/Tlrrf/лc/cjoc м естны х о тс о с о в  /начало/
/-—
на опора.

т а б л и ц а  м естны х отсосов /окончание/.

Разрезы 1-1. 2-2. Зе дом осгь ссылочных и  п р и ла га е м ы х д о к у м е н то в .

_п_ Схемы си сте м  П1+П6.
Н а и м е н о в а н и е Примечена

18 Схемы си сте м  П7-гП9,61,В2.
и о  ознссчение

19 Схемы систем  63+68,811. С  С б/ло  ч н </о к ы л н о н т б /

20 Схемы си сте м  89,610. 612+818.
21 Схемы с и с те м  3E1+8E2S. 1.490-26 Подставки под калориферы.

22 Уста н о вки  систем П1+ПЗП8, П9,61+86.610,61i6Gfi15 /494-32 З о н ты  и  дефлекторы вен т а -

В16.План. Разрезы 1-1:2-2 ляционны х систе м .

23 бЬтглоАт/ систем П/гПЗ П8. П9.81+363/0 811613 В15 / 4 9 4 -В Реш етки воз а  ухо  п/эиточ-

В16. Разрезы 3 3  4-4. Спецификация отопительновен ные т и п  „ Р Р /

тиляиионнык установок P i +ПЗ 1.494-10 Р е ш е тк а  щ елевы ерегулы

24 Спецификация отопы/пе>льнп~ А**™, м *,,»***- руюилие m a n

аЖыповои проект разработан в  ссоответствии с 
действующими нормами а правилами а  предусмат 
равссст мероприятия, обеспечивающие взрыв
ную, взрывопожарную и  пожарную безопасность
при э к с п луа та ц и и  здания. ____

Главный инженер проектаб^ш-к^^/рыски^.б/

Обозначение Нас и  нгон о вани с. Примечание

1.494-2 Воздушно -.тепловые завесы
для вЬрот промышленных зданиС

выпуск 12 иДгрегость/ воздушно-тепло-
вой завесы с  центробежным

в е н ти лято р о м  ЦЦ-70 ы 6,3.

1.494-21 Крепленые решеток воздухо-

притонных ти п а  *РР*и щелевЬх
регулирующих типа.. Р  “к  возду-
ховЬдам и строительным конструк-
циям.

1.49430 /Установка и-крепление центРО-

-----------... бежных вентиляторов к  строи-
тельным конструкциям.

выпуск 2 Е/стосновка и крепление, цент-

робежных: вентиляторов ЦП-70.
1.494 3 5 ПЫсекторы низкого давления

производительностью Е12 тыс.м*р.
выпуска ПТехническое t/еловая
выпуск 2 1§8I1

производительностью 2000 а /̂У.
/.494-3G Шахты дымоудаления п/ооиэвЬд-

ственних Зданий промышленных.
предприятии  •

/49437 Воздихораспределитолч тип ПР8
выпуск О Указания по выбору и расчету.
1.49U3Q Воздухораспределители эжекццон

ные панельные штампованные-

Тип ЗЭПш .
выпуск 1 Рабочие ч е р те ж а .

п р и в я з а н

инв.ы

Т П  5 D 3 - 4 - 3 9 . 8 0  D B
С т а н ц и я  технического обслуживания 
легковых автомобилей н а  2 0 п о с то в«лг— %

пип рыскиЖ 7Г*=-я м
З д а н и е , с т а н ц и и

СкРчя Лист Листов
Уконгг Егорова UUn л> / 3 4Hav.arb. Смирнов
Гл.спел. Федоров ~U>i - О б щ и е  данны е  

/ н а ч а л о / .
ГМПРОАВТОТРАНС
Ленинградский фингал

рикгя
(Тнисон.

БочаробЬ
Фесенко

2Н 9 8-0 Ч  у
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Обоэначе мае Наименование ГЪимечание Обозначение Наименование примечание Обозначение Наименование Примечание.

3 -9 ОЧ- {8 К л а п а н ы  и заслонки бен~ 5 . 9 0 4 - 3 Ограждения нагреватель- В ы п уск  4-
пиляционных систем Взрыва- ных пои боров для помеще- 5.90»М Детали крепления Возду-
юасных производств. нии категории А,б,6и£. хоВодоВ

Ъь/пуск i Клапаны  обратные и пере- 5.90 3-2 В о з д у х о с б о р н и к и  для с и с- S . 901ь и Д В е р и  и люки для В е н т и -
кидные S иск рог ащ ищем- тем о т о п л е н и я  и т еп л о - ляционны х к а м е р
ном исполнении. с н а б ж е н и я  Вентиляционных S.90IJ-  W Узлы прохода Вентиляцчон-

выпуск 2 Заслонки Воздушные В установок ных шахт через по кры т ия
искрозащищенном испод** S . s o U . i s Приточные Вентиляцион- промышленных з д а н и й .
нении. ные к а м е р ы  производитель* Узлы п р о х о д а  общего наз-

Ц,903-40 Цзделия и детали труба- ностьк? от 3.5 до 425тыс*% н а ч е н и я .
проВодоВдля тепловыхсетей. В ы п у с к  0 Т е х н и ч е с к и е  характерис- 5. SQ U -S Рибкие Встабки к ц е н т р а -

В ы п у с к ^ Опоры т рубопроводов н е- т и к и  и д анны е для подбора бемсным В е н т и л я т о р о м .
поЗВиэкные Камер типа2ПК40'2ПК425А: 5.9 0 и-го О г н е з а д е р ж и В а ю щ и е  кла-

В ы п уск  8 Ррязебики В ы п уск  4-4 Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  соеди- паны прямоугольного с е ч е-
Ч.ЗоЦ-BS ЬоЗдухораспредели т е ли нительной секции для при- ния

8 Г К  для подари В о з д у х а точной камеры 2ПК40
компактной с т р у е й . В ы п у с к  4- 2 Рабочие ч е р т е ж и  соедини Прилагаемые документы

В ы п у с к  О Основные т е х н и ч е с к и е тельной секции Зля п р и * Q & H -4 Ь о з д ч х о В о д  из шлако-
характ ерист ики и д а н н ы е т о чны х камер 2КК20. бетонных п<пит
для расчёта. Выпуск /5 Р а б о ч и е  черт еж и к а л о р и - о & н - г Конструкция т е п л о в о й

6ыпуск2 В о зд ухо распред е ли т е ль фврной с е к ц и и  для п р и т о ч- изоляция
ВГКс Вертикальным и гори- ной камеры 2П К  40 Q & H - 3 Переход
Зонтальным подводом В о з - Выпуск -f- 46 Рабочие ч е р т е ж и  калори-
духа. Р а б о ч и е  ч е р т е ж и Ф е р н о й  сексеции для приточ 06. вм веЗомость потребности б

4.9 0//. 37 М е ст н ы е  о т с о с ы  п р и ной к а м е р ы  2Г1К20. м а т е р и а л а х
ручной э л е к т р о с в а р к е Вы п у с к  4-28 Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  п р и ё м - об.со Спецификация оборудования

Ц .90Ч-6Э Д е т а л и  к р еп л е н и я  са ни- ной с е к ц и и  для п р и т о ч н о й
тарно-технических прибо- к а м е р ы  2 П К  40
роВ и трчбопроВодоВ Выпуск Y-2S Ра б очие  чертежи приемной

секции для приточной каме-
о б о з н а ч е н и я .5 .3 0 3 -4 Узлы оббязки регулирую- ры 2П К 20. У с л о в н ы е

щих клапанов н а  т руб о- =. =̂==г-г"н 1изол#иия возвзхойоро&асоестоцементиымрасгоо- "ХРомтолщиной25мм по металлической сетке
проводок т еплоснабж ения Выпуск 4-35 Рабочие чертежи у н и ф и - 11
калориф ерны х установок *- ~р'"' ины х Узлов* " I ТП 503-4-30 ВБ OB I------ 1---- Станичл rr.i f ’'kcz- - •уусе&анг,*) i .; »--v'-'v i I ле?г. • .. /- г. 5 _ ' ''о.г-, г - гг; <" с'- *. npL'Sчзан 1-Чi ■ ~! л * - ■ -̂ J
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0 6  U4 C/e i/K& 3 <7 MUR*
/Троемт отопления и вентиляции рогробота н в  ОооабЬм- 

отвии со следующими нормативными документами: 
вН иЛд-33-75* <2НиП-А8-7/, <*Нидй-92-К, СУиТ-по-73*. 
инструкций по проектированию отопления и вантиляччи 
tpednpuamuu по обслуживанию автомобилей. СТен/р 9/25/В.

2. Язссчётные температуры наружного воздуха для ссо - 
ладного периода годя приняты: tn *-2oV ; t„ —3o°C\tHm-4cft!. 
внутренние температуры приняты: 

для участков технического обслуживания автомобилей +&bt 
для овп?алснб/х п/эоизводЪт венных помещений + /70с, 
для буере та +/2тС, &пя Санузлов+/£% 
для Ядминиотрхгтивнчх помещении у/8*С. 
д /Теплоносителем для теплоснабжения калориферов/ 

приточных систем и отопления принята деда о  ларамет- 
рами Т-/5оеС, Гг*7о*С.

/Теплоносителем для отопления окрасочного угостка  
U к/оаскоприготовительнои принята бода Tff *95 °С, 7̂ ,*7<fc
после элевотсра-

9. Запроектировано ёсист ем ы  от опления: 
л/jf - теплоносителе 7?/ *&$*<?} Т// г 70с\з.
//2 -  теплоноситель 7} е /5о*С ;  7} *'700С 
Отопление помещении ТОи77=>, мойки, диагностики, 

приёма, вь/дачи и срочного ремонта, сварочно-кузовно- 
ео угастка осуществляется ногревЬтелы/б/мс/ прибо
рами и перегревом приточного вЬздузхг.

О то пле н и е  остальны х пом ещ ении осущ ествля
е т с я  нагревательными приборами.
6. /Тдтери давления ё  системах отопления и  теп

лоснабжения аоста&хя&т:
в  системе отопления в  в  ~ 8,9 к//а б0,89м) 
ё  системе отопления л/2 ~/2 н/7а б/2м ) 
ff Системе теплоснабжения калориферов- ///сТа&/м)

С. 8  качестве нагревательны х луидоров принятб( 
радиаторW А//ТО, Pf/дОТО и  ребристые трубы, ТЪ диа то
ры  Р/ЧО-/Ю а  М/То при те п ло н о с и те л е  7f-/5o9C должны 
поста влять а Уп ло тн и те ле м . £  качестве отключающей 
арматур*/ приняты вентили. Зб/пуск ббедуха осущест
вляется через краны ё  верхних то ч к а х  натребЬтсль- 
ных приборов а  через воздухосборники в  верхних:

то ч к а х  трубопроводов
?. В  качестве приточны х установок принять/ 

типовые приточные камеры ,2flMfС и 2/7К2о по т и 
повое оерии-£9о/-/2. при привод утепленной
Заслонки выносится б  отапливаемое помещение.

8. Вентиляторы  и электродвигатели установок 8С,
В И, 3/3,3/С приматы в  Цскрозащищенном исполнении.

9. 3  т анбуры  - ш л ю з6/ ггои п о м е щ е н и я х  кат егории S  возд/z  

п од а ет ся  от  си ст ем ы  778 Q двум я  вен т и л я т ор а м и , один us 

которых, р езер вн ы й . П ри  п ож а р е от к лю чаю т ся  в се  си ст е

м ы , кром е Лв.

10. Система Т&, обслуживающая помещение ТО и ТР , не 
имеющее естественного троветривания, запроектирована 
С двумя вентиляторами.

И. В  помещениях: склад Запасных частей агрегатов и 
С/РХ, участок ТО и ТР, хозяйственная Кладовая, продажа 
Запасных частей, предусмотрено дымоудаление.

72. Воздуховод*/ систем TfcT9, 8/~В/3. 3/5-3/7 изготовить 
из тонколистовой кровельной с та ли  по ГЪСТ/9904‘74*7 Т/сл- 
ufUf/tz с та ли  принимается ё  Зависимости о т  сечения 
воздуховодовj согласно вНи/76-33-75*

Участки вытяжных воздуховодов над кровлей, система 
ЗУ удаляющая пб/ль, $  /полня ю те  я иъ кровельной с те ли  
толщиной /,6мм:

43. Воздуховоде/ систем 65,65,6/0, транспортирующ ие  
воздух с парами щелочей и к и с л о т , проектируются с 
антикоррозийным покрь/тием в  2слоя грунт ЯС-С/о ПХ*Г9365- 
М  -  эмаль ОСЗ -785 ГОСТ 7373 - 760

Воздуховоды Систем S//f &/G транслорспируещче воздух 
С парами бензина ирастворителей, проектируются я 
акт икоррозийным" покрытием в  2  с ло я :

грунт я с -о /о /ъ е г9356-вг  
Ям ал 6 а с  -  7/0 Гост5355 S /

/д. /Транзитные воздуховоды систем Т/, 92,99,3/^86, 
SSrBf/,3/6, в  предках Участка 7VuTPj 9^95,37,36 в  пре
делах клиентскойТ Q /7, в  пределах обойного Участка., 
волокну быть выполнены на сварке без разъемных сое
динений и  изолированы асбестпоцементным раствором 
толщиной 25мм по металлической сетке, толщ и на  
emetrtu воздух о води: /м н

\ffnugST3G/?

, £  £ о зЗу х о £о& / ,  о & х х Х а & и ех и и е  а 8 м и н о ст р а т и /н а . 

S i/т оьь /е  п о м ещ ен и я  ,  ё и п а л н я ю т с я  « 3  и м а ео & в п о н м /а ?  

п л и т  т о л щ и н о й  й О  м м .

75. 7/еизолированны е м ет а л л и ч еск и е ёо ьд у х сёо д ч  ск р а 

ш и в а ю т ся  сн а р у ж и  м а с л я н о й  к р а ск о й  З а  2 р а зя .

77. /Трубопроводы  от опления и  т еплоснабж ения принят ы  

п о  ТЬсГ / 0 7 0 4 - 7 5 ?  /Трубопровод*/ прокладыбЗютсЯ К о  п о л у  V  в  

подпальнь/х  к аналах.

1 8 . /Трубопроводы , п р ок ла ды ва ем ы е в  к еф а льн ы х  каналах  

и т е п л о в Ь м  п у н к т е , изолирую т ся  м чнералеват ны м и п о л у - 

цилиндрам и т ол щ и н ой  Т а м м  с  пок ровнб/м  алоем -р& панны й  

С т ек л оп л а ст и к  P C T -S .

/Т р убоп р оводы , п о д л еж а щ и е т е п л о в Ь й  изоляции/т окры€Ь/б70я  

а н т и к орр оза й н б/м  п ок ры т ием  - крю ской S T -/7 7 п о  гр у н т у  9№2/.

/9. //р е д н е м а т р с /в а е т с я  З а з е м л е н и е  а т о п и т ел ьн о -в Ь н - 

уп и л я г/и он н охо  обор удова н и я  С и с т е м  /7 3 ,9 5 ,3 /7 ,6 7 5 ,5 /5
п н т е м  со е д и н е н и я  /лаг в с е м  протяж ении да н н о й  си ст ем ы  в  
н о п р еп ы б п у /о  эл ек т р и ч еск ую  и е п ь .

7о. п еи зо л и р о в а н н ы е  т р убоп р обЬдь/ акраыа/в& ю т ся сн а р у -

Ж Ч  За 2 р а за .

2/. //а  воздуховодах и  п р убоп р обЬсЬх  си ст ем  T f -T 9 предУсню г- 

р и вЬ ю т ся  З а к л а д н ы е к о н ст р у к ц и и  д л я  Т /7/7о / } ,

29. /Т р убоп р оводе/ п р ок ла ды & ю т ся  с  у к л о н о м  C «a c o z .

73. Н еук а за н н ы е д и а м ет р ы  т р у б о п р о в о д о в  п р и н я т ь  Ф/5н&

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.
Наим енова
н и е  з д а н и я Объел

м 3

Р а с х о д  т е п л а  З т Г к к а л / ц ) Расход
холода

В т
(**о*/ч)

Усто#с£. 
лгммая 
нош -  ноегь
у л е к т
беьгбц
молей
квло.

//̂ ОСЧД/МЛ
хо да
п р и
tv°c

Н я
о т о п 
л е н и е

N o  | М7 
бентиЛгсрячее  
хяциюшебьенд. 

\ж чн ие

О бщ ий

О  Т о -2 0

/9925
/9925

Л
 

Q
 

I 
1

рвооосГ
(20/000)
3SKocx>
(Зонах*)

fftHosai 2/G ооо 
(S&S7SXi8£62o)

76/4000 
(/33909E, — 5 9 2 2

/plW 3Z\ 21 Gооо. 
4Zf\^S/)\(fpSS2d

/рЗоосо
ОтоУЗУ/) 59.22

- — ___________ /9925 -Т о
ЧОТООО
Кззоооф

/7 П б Щ  £/GOo6 
(№<3B§\(/S5S2o)

2S3oOco
(2ooSS84 5 3 .2 2

ТП5С5-Ч-ЗЗ.ВБ BD- = н Ф =
T~L. /, J РыС/CUtf I 'w
Мнс.:;гЧ\£/ърсР-. i« -- :*«'£?V. СТ̂  -3КУ Ь V' , : ‘

етаниан гп ^кип пкого сбслУНсчНопия iJ7ZtArob-*'CC СУ:. ОЛГС:*уУ7<г6 Нп20 постов ]
 ̂ _ ! *гз$иА Лист [ Лиге; ■,:•■)' с ;л • гсу/ Г----1---- Г----Лf j j
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О б ъ е м  6/ ё о з б у х о с  и  к о л и ч е с т в  в р е д н о с т е й  £  произбодст Зенньпс. п ом еоц он ая х  /7 АО И  -  с о с г м с у

<аухракгерис-
3)оснные д л я  р а с ч ё т а .

п и к
Аревних Р а счетна я формуле

А'ол</уесгйЪ 
г вредно с гей 

г р е к

НеоЪхо 
, с?с/м&(1

. ОЬоЪнаггрни 
/ г. с/с те м

л
П р и м е -

К>ог#М£Я, Аред- 
носптеО

АешесмА
М2/мь

’ Аолру- 
уооълку 
MVv

Выгж* 
1 них

г Пригон-чогх
и а н и с

У я с с с т о к  м о й к а .

Окись ыглероЬа С/л участка A  ч а с  Аь/езэСса/от ъС*П * К Р а с ч ё т

4  сх&тю м о&аля 3/73 -2 /03 20 Зооо *4 * о .8 ОгС б 4 3600 3 8 П5 ПроияАеде*
по

инсгрукцчу

У ч а с т о к  д и а г н о с т и к а 3125/2

Окись (/глеобЬа. С/& у ч а с т к а  6  ч а с  Аы с^оСса/от
4а в т о м о б и л я  З А 3-2103

4 А гп хК /'ЗОООм*Л

20 3 0 0 0 x4 * 0 ,8 0 ,0 8 4 3600 3 8 П4 на/аАгомо-
6албЗАЗ-2/оЗ

У ч а с т о к  п р и е м а , в ы д а ч и  и  с р о ч н о г о  р е м о н т а П -число

Окись y&iepobrx С/з у ч а с тк а  €  час б ы е ло к а ю т 4 л / х П * К аАтомсбилсО

а  А  т о  моб и ля  3 4 3 -2 /0 3 20 3 0 0 0 x4 * 0 ,8__ о ,о е 4 3600 37 Г74 К-КОЭф'ГП
на число

У  ч  а с т т у о к  Т О  и  ТП>
АыелвоА

1S

l
i

С/з у ч а с т к а  А  час Аысзэкатоо? 4 а А - £ х П * К  ...  J _

/ттомо5сб/1Я В А З -2/03 2о зо о о х4 * о ,в ... 0 ,0 6 4 3600 ы г П 6

Окись нглеюc&q

Сбосрачмо -  к з з о А н о и  V  ч о с с т о к  

С/з у*/астка А  час Аыелэ(ахют 4 а  А- *£хпхК

томобиля 3/73-2/03 2 0 3000*4*0,8 О .о с з 3600 В11ВЗ Ш

^лектоосАсххгкп ^лРктпапАеемиОММЗ

Воздухообмен н а  1к г  э л е к т р о -

доА 5700 м Уу 5700X0,2  ..... _ 1f4o

У  ч а с т о  к  о/о©сге/*</

СольАомт При ре ре мейлени и аАтам обилеО

ро ромеил **мию А ы & е ля е тс я too
О.ОЧУх/О^

fOQ а о г о в т4о 373 п з

О 076 л т /v сольАентст
При. npuzomo А /те льни х р а б о т а х

Спирт Stfmir/ю нос о т к р ы т ы х  постах. А&гделяет- А)
— GbSTHoboJL 0.071 S 5f4o 373 П З

АЬ/tt ся 0.257 кг/у К М -1

Oo AojdHQQCMUC. спиеьтаА 20 %

--- --- - ■

\Поц&Я&схн

~  - у -  -

T n 5 D3 - 4 - 2 9 .BE D Q  j
С т а н ц и я  т е х н и ч е с к о е ^  с ^ с х у н с и ё а н и ?  1 
/ ? г к о А ы х  с г А т о м о Ъ  ил с и  н<~ С О  па<- _________‘

run Ры скин  1 h ti
- Г / } Г Я -  -Н Т ~ ’

Н. к о н т р ЗгароКЪг 
Слсс,рус(?  
ф г о '- '- е  !
• Y >1

|§ ё ; З д а н и е  с т о с н с ^ и с '

J

1 - —
Н с ' Г  тс)

■/ 1

Sj<2_2

—
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Э С а р д к т э р и с т и к а  о т о п и т е л е , н о  - в е н т и л я ц и о н н ы х  a u o m e / y f .
Обозт К 
Чение. ;< 
ZUCTC- „

Наименование т и п  -, Ц е н т  с/л я то г* 'ЭлекатроейГагсггелл З о лд ч х о м а гп е в а те лб ФиЛ6ГГ7!О9/1. 
/с <убслужибаем ого 5

помещен**» к
fc танов ь 
а,агрс~ %

TUR.«ЛОА-
Я Я ,«Cf-ццте

с
л

V* ы
Ye- / 
ю Л 
сю .

7о~
^  ,

*Па | л  e
man.

ТСПоЛнониС,
ЮвзриСЬ-
З а щ и ти

V, Or Шип f/i Кол
A tcacoO
тепла AP. Тип Л Г

!
ЛЬ4.

а л
/То

Концентра
ция мг/м* Примечан/к

« «  л,!*■* Q7? PK/f (Vt OZC/V О
оборудован и » ) lama 6 а

А
сто: f</eA*Уу 5I t * <6m <’fynih о т db ’м ал/^

KX I 
Hy Л1г

tiavc/fit
Нос»

конеч
ная

О/ 1 ?6осрснно-к'гъо&-- 4kSC-П 10A 2 20 2/ to г
W L

ной у ч а с т о к  /16,3/05-/ £ЩЧ -70 i>.з / /10е i3600 'W - 950 i'wo o l  €  :2.2 950  ;Кб&П ЮА лЗЗ J?45
/76300
/5/360 &

1
•СВБ-П tOA 9 p s

2/2000 
/A3 X tT l i

_/72 1  iУч а сто к  ремонта
... ' £•

(
'* * —

Wsdo
55ooo

/5
0

осккупзлятороб, 

эл екгро кссрбюра- 2ПКЮ
S квс: п fOA 2 % - 17

-----'* --------  .
)p7kf

ts> — SUfi 54 <too 25
горный у ч а с то к 4GJ/0S-J 9ЦЧ~7о *3 / '/ 5070 i f 950 bAfOQ LG 2.2 950 КВСЧ7 f°A 2 О Stoob

//Чооо
98000

2.5
30
3~

-■ ........ —  -------------

t&c-P ЮА 2 17

/73 1 Участок окраска /00
/0i

--------------—  • - -Д ,
краскопрагого&г ke&n ЮА ;20 17

1/7700
fo/odo
//fSOOO 
12$boo 
Z&jooo 
/Saodo

/50
/5'

/5Ртс л ь н о с я
2ПКЮ
i6,3t05f Щ Щ 53 1 ш 5300

ООО
so 350 4/11001 G P,2 950 KBB'fi ЮА 2 ./7

/os'
/0,5 фимгр

*8577 10A 2 17 1 рулонт /
/5

/50
/74 1 Участок приема, Л 278666

237600
348000238600
6/8000
359660

д а ч а  а  срочного - 2ПК20 № H ? /ОА 3 -20 21.5
sy

<*,5
рсм оитагууагсгок
д и а г н о с т и к а

A8JOOx ЩЧ7с Я 1 Пр % 7эах 1- 970 4/?f32MG 7.5 970 KBB0 ЮА 3 'J3 22

КВС-П ЮА 6 -40 23

— /24 <лл /do
72Г

.7_.
2ft.
7,5
/05
/o.S
35

9Л
5Z

, 9ntr4rs KBC9 fOA 2 '20 18.5 {ojjfoO
лгОЯлл

^75 1 Участок м ои к  и А 03/05, ВЦЮс 63 / А оп soo
So 350 4/tiooC € 2Л 950 КВБ-П fOA 2 , -30 79

к в ь п m £ 19

2ПКЮ КВБгП ЮА £ -20 23

А ? _ 2 Участок 7Ъ и Т Р 463/05/ ВЦ/Пс 63 / Р 550? SOO
5d" 950 6/tfooJL € 2Л 950 КВ5-П fOA 2..

23.0 15} 70° 
Шора 
1ff$7obKBb-П 10A 2 , X 23

/77 / /Зминчстрагавю-бн __ _

TD&/C помещения мся 2ПКЮ Кво-n fOA X
f o J7 _ .yX£2P 

S6000 fQTobo—
©У осями 4-S места Ae_3f05-t Bttf-X £3 / АО‘ 706С g - 950 4Йfoot € 2, i 950 квь-п ЮА T X 17 /2/00 o_ U
скот, б уф е т kBBf) /0А 2_ 17 74§o66

Joi/ts+b
П В 2 Тамбуры. бЬигла- квет? 6A X

"fO 16 гутРОTitroo
//600
2/000

TO

м ера к а т . ы Б " A2.Skxk? ВЦП-7i:2.5 / фбf nes POO
To 27*0 4a &3SZ 0.55 2740 КВС-П 4Д x _ x

16

П 9 / Обойный агрегагно - kBCY? 6A x
16 /6800 2“

механически*а актt
менгансныи учагегк0

аседминистеаае*t . KBC-5 CA 2 -20 17 46600
63000

/3
«11

_  бяв&хеш мещ емя A$0952ъ в е т Ь 5 / 4о* 43StS. a*0 ftfiS’ 7f/t9oL 4 2Я 1425 kBc-n 7A x
-JO 17 59 300

и&кдч осями 2 -3 KB&fi* 7A 2 -46 77 -goGOQ
7/900

F?-\~Т<?Я9аи Рыски/
J/4. fgooô fat 
\ t i ' "'•• ‘«7M&Z2&. 
' i f ,  42^-

Ж л<Уу

тп 503-4-зд.аБ сэв
ст аснсц ;*  т ехнического f обе лолтс/Лг/л/у? 
леекови; аат ам оаилеи нее ЯО соет ов.

3<?cr«w<* г»о̂ сг//-?с/С/
jfrqr<fc.y
Г 7 ~  ; ^

Л</сто5

• *“ ‘ • - ч Ф ш и а ^  ! j
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a
ш
ja
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w

le j

с и с т е м
/Лозж / 
vewt/e r

HauMctt о бйнис 
эбслужиfibcerwfого $ 
помещения/п с «с /<ол ог</ vec/rof о nSop'jc) Ошанин)

тир в е<н пт иля то и ЭлектроНбагагсл* боАдыусонсхгре̂снтепь
ОЛ.
ac Гстогнъб. ̂

<*/.<*7*“-г 
госта /

*У*. СУС •ЦПО-
/
i

А{*> * ЛГ /1г

та t■УС -
Пп-
*ottrL й. п, тип,

исполнениеУ/ /7/ ГПип У°бол
Т-ранагрс&ЛАзе* од 

ккал/у
Ар Примеча

ние
rлк/ CM £

kruy/rt
'ЮЛ- 1сс-«/я
we iЧ5/У <?е

м2"Ь/манпо (Тлрыво- 3aa4игпс t£m(б/мик От до

У/ 2 CVfaooovAfo -ЛСУЗ06*- KBfrP8А 2-15 44 И бзоо 
/оооао £

4Vo с/ yyore Голт А £.3/05ЦW 7C€.3 1 ;
Ь/8б
(Ж/'2оос

ТЯЪ
чв950 УЛ/OOLG 2.1950 665-8№..4 13 5Ъ /61000 

738000 16с16
К36;Л№ 4_,/3_63 2ооооо

172000 160/$’

</2 2 £/У0ГС/77ОЛГ присяга 
выдачи и грачного ъшЛ1&* i Ш

Ж
КВ&ЛМ- 2 J5 ~44_.7*6300ТЪоооЪ Вов'

3/05 1ЩЧ-706.3Т f2000 950 4A100LC 2.2950 квь-п8А 4 13 53 (К7ооо 738600 /6616'
ремонта Ш Л ЗА JL_73 £3

200000772000 1&516

КЗЪЦ8А о 15 44 f16300 ВОТОО ООО В'
”i/3 2 Участок мойки. Ш/05/ЩПОм 1_

ПрТЭс.
1/ау12000455950 4Я100£Ь ££ 950 m -п8А 4 73 53 76/00073800О 166

Ж
K35JLв* 4 & 63 ToQQQQ/72000 160

ж

3/ 1 С&трочно -кузов-
ной Участок A5/Q0-MЩЧ7о5 / ПрО°4боо вооя*:/425 4Д90М 2£ 1425

32 JL Оборонно нх/эоСноа
Участок (hoa.Sj Й5ЮО-2*вЦЧТо5 1 ПрсгЗбоо820вг 1415 438084 7.5 7415

33_ / Сбс/рочно -куз бнои
УУОГСГОЛГ f/703.Cj ЩЧ-764к 1 А0°14оо ттуч 7420 4AQQA4 11 1420

3* / Обойный участок
(пол. 2) M.S10SZщч-то2.5 1 ПрО*f29oSSd$5Г28 4о 4А71А? 0,752840

35 / Участок ремонт ак
кымулятороб (поз 4.9) — 6ЦЧ765к г ПрСГ263028о20 930 4A100L6 2,2950

36 / Электро карбюратор
ни с/ участок (поз5) — щчю2.5н/ ЛО°_/24о

соо
6о2775 36362 0,552775 Мать-Ья.

37 7 Участок проема.бы. Тегория и
lJSDV/WXT

дачи а срочною ре- бл/оыбЬза-.щищеннон
нтонта(о6щс6$менныAG,5fOS\вач-хаз 1 Пр&9600SOQSO~950 4A100LG 2.2950 смеси.

35 / Участок диагност-
ки и ч часто к мой -
av /Ьбицеобменная)Ав./а/н\ ВЦЧ-71? а 1 Прд19200W 370 4А 732М6 7.5970

Л9 /Клиентская, айнини
стратибно -бытовьи
помещения. А5Юо-2сг 5W-717 5 1 АО*1 4юо TJ&080 1475 Шоб4 1.51415

Я/С> / Агресагно -метано -
чсскаа шинотонпапк
ныа Участок (ЬозА)43/5 10Si вЦ</ -7’сЗП7 1 Лос’ 1060W 1365 4А63В& аз;1365

75/5</Зя5в/Г

и нём

run
Нпомгр

Рыскай1'-
€го/оо go

fyqy.crrd. Смирнов

Рык.* Г  О О УСТ

~ШТ * т

ТП 503-4-3 Э.ВБ DB
С та н ц и я  технического абслс/нсивакаЯ 
40ckoSi /k а в то м о б и ле й  н а  2 о  п о с то в

Здание? с meet о;ии
Слтда9А и с т Аисгоб

Р е

Обоиi<*'. СчТНТ: W r a T O T P A M "
'Г/AV V "-• C/Xr *>•.
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 Ж ССоерссктериотака о т о п и т е л ь  н о  -  З е н т и л я и и о н н ы к  сс/е/геем

Обмна
чепце
:о«е-
MW

хьл.
сас-
гем

Неги мен адинае 
сбслужабислгоео 

помещен***
f / r ? C X H O S \ O l O Y * e K O Z G

ойорудо&сх Н<*Я)

/пин 
установ
ки,агре
гата.

В е н т и л я т о р  | Электкхьдбагагслъ

Примеча
ние

run.
U VftX \~

rrs
jf*

Cxc-\ 
AT€T 1, 
CfC- 
П О А - 
H * ~пая

no-ЦО-
M?.
ние //

" Y t (
% n ,

<&/***.

fftan, 
исполнение, 
no £зрл/&>- 
Защите

J/,
K&m

n ,
C§for<tf

/ Атрсашючпеканаче:
нас) и шиномонтаж
ими уча сток
(позЫ.йВ) 5Sfh7C2.5 Ш AOe т ь

POO
ipr 2775 36332 0,55 2775 SA ГЗ

3/2 / Учаесток ТОиТР
ГэбшеоСменнсев t&fas-t ЩЧ-Ъ C3 1 tyd 3600

sea
50 350 4A100L6 2,2 950

5<3 Z Участок окраска
/сбоиесбмснная) — ЩЧ-Тс аз w_

1
fbO* 58CO 550

53Г
боо
Ж -

350
Ш о

Б 100/6 2,2 950 ЙАТЗ
1 Daata. ZoqodezpoSbt АЗ/5Ю0-1 I В13/5 Ad9 845 4A63A4 0,25 1380

3*5 1 КТП 425/052 B№№J$ 1 AGC 1720 <&>55* Ъ)/0 4A71A2 ops 2810
3/6 2 КрехСХО ПриЮГО&С'

мелыкхя/поз 1.4) _ fcrWb 4 w.
Три*
Л0* 2350 <•50 1370 B71B4 op$ 1370 ПАТ5

3/7 1 Участок ремонта1 A4.1G&2 $W-7b\ 4 1 flpcf 2000 €00PcT i42o 4A90A4 U 1420 энсектрн?
3/6 1 буф ет А5ПЮ-8* sw-tA s 1 OpOA3040 t P 1413 4A80&4 1.5 1415

o ff lc x S s la c t o c

ПсСе/М&НО&ОСНаО

С S//W <V/Cf̂ /Y6/X
TSJSSric ^ 7жнхя n 
ho*t<af

8озд9Хоб5нгено@ а  Рс/сттрсделечю^ ax no системам.
Вытянснсся &£нг77апяи,ия

.
/?опг& щ а н и а

■iSSpet-
Sbona с-

наги
объем 06км Шслуж

ыадггс
G&OVf

wmr-vmj
Обаме*у<*а пя /реет- мог©.Пыи Объем п р и то к а  м н у --------- с/г/ с и с т е м

rtociw Л|Л Л*5д сатглс м%с :</cmw М*/у ноегб примкMbfr П 1 п г 173 п 4 П 5 /76 /77 178 /79
С£стснно-клзс&нои у ч а с то к Г 1975 5000 £2,53 4боо 31 9600 4.9 9600 9600
У ч а с т о к  о квюсске/ 6 1435 — — ГЧ5СГ

see 0
е'д2
313 7330 5 .0 5 6950 6950

О бсдны и у ч о с с то к & 6 5 1290 т — 1290 21 1290 1290
Укхсю к р е м о н т ссккумулятьюб й 65 4630 & 5№ 65 ■339 _ 4695 75 4630 4630
ЗИсхт/сюмхрбкратъокбк/ участок Д 9 0 1240 3 0 — __ /240 /3.9 /24о 1240
Мххскопоагстпобагяел&мхя 3 5 5 7350 316 55 853 2405 435 2350 2350
/П еплово й  п у н к т — Ю О — — Зоо 3 5 4 3 0 0 3
Н а сосн ою  /7/7 Г — 160 — — 320 ВЕ5 320 2
Учоссгок приема, вбге'ача асов*-
кого /оамонтся. д 2500 700

~Бб7в
вегу 9600 37 /0300 5 ЭбОО 9600

Агпсгагно-мохстичс^каи и
а/иномонтегмнбги У<кхсп?ак в 745 2345

его
е<1 — — 2345 3 .1 2345 2345

Нлаентспххя — 1545 — — 7690 39 2690 2 2690 2690
У/сссток диагностика в 4оо 350 35/5 96 00 38 9950 24 9600 9600
Участок мойка в 880 — — 9боо 38 9600 11 $600 9600
Участок 7ЪаТ& 3 2635 700 ш 9600 В12 /0300 3.8 9600 9600
бу<&ет — — 1250 3/8 2590 Zf8 3840 3650 3650
ГГкшбуру. бЬнгкамерсг кит. б — — — — ___ — — — 1/25 1125
Админцстратг1£но-£ыто$и('.
помсах&ке* мс.чс&и осями 2 -3 — — — — 690 39 6 9 0 — 760 760

4 -5 —
— — — 720 39 Г 720 — 1490 т о

П р и т а ч н а я &&н/г?аляи и я

Обоз-
несе
ние
еасяе-
мы

Кол.
; « с -
гем

Г/асиГ/снобЪские
обслонсибосемого

помещения
(технологического

оборудованиях

ти п & & н т  и л я  и / О Р  — ,—

Примеча
ние.

ycrccnoS
Ахс,сггре-
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Тап.ч*-полне-наспо
?зриёь
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л / °

Схема
иакл
ненца
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« 3Л (

*>т  
кге  1 

м у

г о

с8/ы т

В£1 / Помещение нагрс-

BomiNut установки о Ы и в ш
Z>OQ
OUHZ 660

В Е 2 / Участок окраски йеблект
V.00
p o U /450

ВЕ& / Юххскоприготоби -
телб/нхя дефлекп» Л о о

ООО 5 5

B S 9 / /Пепловой пункт. аЬолетх
Р.оо 
оа0 4 * 300

3£5 f Насосная А  ПТ <Л?СiflCtOOi \ 9.00
XXHf 320

ЗЕ6 1 Промексуточная
кладовая дгфкхтв* >

B.0Q
ООО 3 0

ВЕ7 1 Санузел между
осями 2-3 до&ленъ >

йси
ООП 125

8ЕВ 1 fcuxdo&BT снятых
деталей. дефлейты■

D.0Q.
ООО 80

3 6 9 1 Участок ремонта|I деФлехк >
PPCL
ООО 65

8610 1 Ск/агЪ запасник час- дымовая
red агрегатов и ОРК шахггхт шрртаз<т(►

3611 1 компрессорная дефлоктъ. »
З ло
900 too

8812 1 Реагентная ме*к-
ду осями 2-3 oteeMerm )

ao q
x»o j /80

8613 1 Венткамсра макду.

8621 2
осями 2~3  и АС-8 деблс* rv

Р.ОО.
ООО 8 5

Участок ТОиТР@кь& &МЛС*7ор (
D.cq
0з-0, _з$о

ВВ15 Г Участок диагноста-

Ш1&
B$J7. г

ки fnos.4) дефлекто, *
7.6е>
пот 350

Участок приемами-
дачи г/ срочного
ремонта /поз. 3) деблекго Э

7.00торг 350
seta
зего 2 Санузел между

осями 4 -3 деЗлекгс. 9.00
ЮО 5 0

8619 1 реагентная между
осями 4 -5 дефлектор Ьоа

9090. З З О
8622  
B E  2Ъ 2 Участок ТО и тр 2У*МОб\%Яшахта

ШДк
ООО?

|

В624 1 Хозяйственная дямодсп
кладовая ш ахта

(ала
OOPS

8625 1 Санузел между ося-
ми 4 '5 дебл екпэр

#00.1
oo o j 50

ЗВ-26 1
/гроЬижа гапасных 
Частно
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иащ

u*4J7i
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М е с т  н ы <? От со  с 6/ от т ехнологического о&ь&удо ё&ния.
технологическое оборудование I§11! Объем вытяжки

МЛ(У Характеристика местного отсоса Оболно 
venue 
сие/ре
ми

Примечание
Поз. /Чогименование Кол. выделя/осцится вредностей Л/irree*

оборуЪ Всею Обозначал Применяемые документы

г Д  г  &  е г а т п о - м е х а н и ч е с к и й  а  ш и н о м о н т а ж н ы й  у ч а с т о к
4 Установка для мойка sвлов Отсос от Паспорта местных отсосов

Lt деталей МТ/ОО „Тайфун " 1 Послы р а с т в о р а  M r О/У /060 /060 установки
АТП ,, 2йпросхв т о  тр а н с  ~ 

бороне нс /983г. В/О
24 беретах для рем онта Панель ров

камер Ш -9 о З 1 Пары бензина резиновый клей 93 5 935
НоМерногО 
всаеив /П9 4 .9 0 4 -3  7 В Н

25 Электровулканиэосционный
аппарат для р е м о н та
нару?кных повреждении З о н т
покрышек и  камер 6/34 1 Посры бензина 3 5 0 3 5 0 боогЗОО — В Н

У ч а с т о к  Т О  и  Т Р
в Отсос напольный с удара Паспорта местных отсосов 36/fy

юацимся К пол шлангонт9251 г О ки сь  у гле р о д е / 350 700
Шлеи* го Quo 

отсос
"выхлопных газов  
,2ипроавтогранс ~ МоемЯг /91$362/

Э л  е  к  гт? п о  к а р б ю р а т о р н ы й  у ч а с т о к
5 Верстак для р е м о н та г  панели раСномер -

карбю раторов И -90/ 1 П а р ы  б е н з и н а /24о /24о
not о всасоы&з 
мая /П6 4. 904-37 3 6

У ч а с т о к  р е м о н т а  а к к у м у л я т о р о в
4 Займа для слива а  при го- Панель равномерного 

вссгсывЯнч/ 
/06товления электролита Э -М / Пары серной к и с л о т ы 9 3 0 9 3 0 4. 9 0 4 -3 7 В 5

7 Шкаф для зарядка акку-
муляторных батарей

2000
Отсос черел
патрхбок  
Памел*, рав
номерного

Паспорта местных о т  -
Э -4о9 ПС//7 Г / З о д о р о б 2000 {сосов АТП.. 2ипроавто- В/7

5 &ги для разборки аккуму транс "Воронеж /983г.
ляторпых бащреи Э-ЬодРСТАТ / V&010*&01

/700 1700
Ссоссыв ог

ней*. 3 5
О б о й н ы й  у ч а с т о к

г Верстак для обойных работ Нинсний Паспорта местных отсо-
снина/им отсосом ОТСОС от сов Л Т П  Дипроавтотранс
2227 В  ГС//}Т / М и н е р а л ь н а я  пы ль /290 /290 верстака Воронеж /983г. В 4

С  в  оср о ч н о  - к у з о б м о й  у ч а с т о к
в Стол сварщика с /0020 2 Сварочные, аэрозоли, марганец 1800 3 6 0 0

отсос or 
с т о л а 3 2

6 СтснЪдля комплексных [Паспорта местных опт-
ра бот по ремонту/ радио Пары соляной к и с ло ты

ПамелЫраС
номерного

7-------- ------------- ----------------------
сосов АТП„ 2ипроавтотреик

т о р о в  P2Q9 / ПТепловбгдел о н и  я /4оо /4со всасывания
Воронеж /983г. 3 3

У ч а с т о к  п р и е м а ,  ёб/датчы и  с р о ч н о г о  р е м о н т а .
$ Отсос напольный с у бирак Паспорта местных отсо- B6Y6

шимоя в  пол шлангом 9253 2 Окис6 с/глерода 350  ч 700
Шланговый

отсос сов выхлопных газов* 66/7
&проосвютяамс'*М1оскви/$&

Т П 5П З -4 - З В . В В  о в
- —>■ станция технического обслужи васния 

легковых автомобиле*} на SO постой.ги/7 Рискам / ц ? и/Г,при <4 план Н. конгр. Сгорова t R T Здание о тан и, и и
Стадия Л ие г Листов

Немей. Смирнов я 1 /5Гл.епец Федоров ЯхЬг-
Рун. 2л бснаровЬс таблица местных отсосов РИПРЯЛВТОТРАМССт.имк. Уайессваг j & AЫн А к ци/ныт 0еес.'/ко /ЛуСГУ̂ГЛи /



М . € c m  н hr о о т  с о о ь / 0 / 7 ?  т & х н о л  o z u  у м е л о г о  о 6 о р >у <Э о в с / м  и  я .

fPextiQA огиусское оборудование я Х с е р а к гте р и с ти к а  
выделяющихся вредностей.

О&ъсгс Сыгяжки 
M*/V /Характеристика м естного отсоса

ОбоЗ- 
наче- 
миъ Примечание

Под. Исхименовосние Кол о^о/оуА | всего Обозтгкнас Применяемые документы CUCTO-
NtV

АСк> ос с  к о п р  и г о  т о  £ и  т о л  6 н  ос я
/ Зер ст а к н сс /росбоуее Осгнел* pet С  

номерного
М е с т о  ОРГ- /4бв 1 Пары растворителя /ксилолJ /500 /500

И7ххсы€аниХ
ГП9 4.904-37 8 /6

* Шкаф для красок/7-9оЗ 1 !. i I 8 5 0 8 5 0
отсос e w  

шкафа
Паспорта местных Отсос о е 
АТПЩ 2(/просг£то та / к  "Воренте “ BIS

Учосст ок д и а г н о с т и к и  /9833-

4 О тс о с  носполбно/и с Росспорта местных on?со-

убирающ имся в  рол сев вбтхлопных газов 2и про.

шлангом 9253 1 О ки сь у г л е р о д а 3 5 0 3 S O
UJAa*ba&Jtj

отсос. а£гогранс~Москва 1979г 8615

&  v  Ф <$■ т

1 П л и т а  э ле к тр и ч е с к а я  ̂ Q unpom opz"
П Э С М  -4 Ш Ь 1 т епло, га зы

/2ЪО
Ш д~

/2.90
-Ш о Г М 5 0 -4 2 0 п р о е кт Н  8 9 -4 2 0 818

П о  м е о А с н и б *  к а г р е & о с т ъ л ь н о < }  у с т а н о в к и
/ МногппосювосЯ ОКРО.СОЧ-

но -сущилбнсхя ном ера

А»о  л г » 1ю & гк автомоба- о т т е х  н о л  о сиуеская1г#|̂  , - — ■■■ -

лет) K S H -3 6 0 /G 0 1 Пары ксилола /4600 /4600 камеры в е н т и л я ц и я m m
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63 в *
В 5  В 6  

е ш лот/ il  %000

/.030

в
jcxrfS

Фохсльныу 
выхлоп и i

Э ски з
л/

”/п 0 0о А Ъ о

Т * , .

А З

$

/ 200 /4о 230 3SS

г ге о гео з/о 600
3 4бо 3 /6 620 Соо

i = l .А

Y /T5 S S

2к
wcr/50.800
JZ----

U k S L
4u*r22

jtwtS WuMaM

ин&.ы

furt Рыскам 
Нконтр. Szopoga 
Кач.огд. Смирнов 
Or. спец Федоров 
Рук, гр. Бочаров* 
инженер Фесе нно

■/>ХУ
тгтг

ТП 503-4-За.ВБ DB
Станция технического о&елчоки&аниЯ 
/ге г#о (>б/х  a&noAHc&aJTcу  н<? 2 0  п р о т о к

ienadbvj Merer Jncfno§
3&QHUQ С тегну и  с/ 

вхемы cuome/v85*88f i l t

19
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р С Г З У ° е Э 1-1

П р и С я ь а н pan Р ы ски *
£

17i

f.KOHTP
f0C4.0rd

Глспеи.

Егорова.
См ирнов

Рик.ср.
Федоров

инС.Ы
Бгг/арода

ин*ысАФ ес(?п/ю

/9& »Г

X tft

Т П  503-4-39.SG DB
а т о и щ и я  те хн и че ско го  об слинсиссатф  
легковых ссвтомЬБилеи нес 2 о/* остов

З д с с н а е  ст а с н ц и и
'№ У Л  ЫУ1ЯЛ  ЯРР Н Д

2 Z

0/&.В/6./7/КХК Pctspeu.tf-f;2<
гипроавтотрАнс

2 /Ьнс/нг/оа&скийфилиз/
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ГпоеАтнЛикаиия о то п и те льн о -в е н ти ля ц и о н н ы х установок. ij/мгуд
Марка,
под. Обозначен ие Наименование  /«ЭЛ

Hfcmxr
Х).КП Примея

Марка,
поъ. Обозначение Наименовав**** <ги.

ПтОГССО
ед.кг Про меч

т  Г2ПК10ле& г <rc/ro/me«*/e) lamAMc э ле к тр о -

П1.1
----2—*—=---1-—----------------- 1i£ ппг,/?пЛпл< МЭ0~16/25-

HbtOAC.3 105-1 -компл. / 197.0 0.25 И  _________ / 79.3

^вентилятор ценпгтро П1.6 5.904-(2. вып 1-35 Установка утеплен.
бегкнии &ЦЦ-!7оы€,3 Hozo привада воздзки
С колесом 1. 05Dh  испол ной зогслонки
некие /. положение Ло* АЗА 121.000 / 112.0 {нх-4оЪ
6)9лект/оодвагатель П1.7 5.904-6 Зыбкая вставка вв-21 1 9.95
W O O lG . 2.2кОт. т а б. 90 4-5 2иЬная вставка ВН-14 6.26
950оЪ/мин. П/.9 5.904-4 Яверь 2ермети'/ескаЯ

т г 5.90U-12 ёип 1-1 Секция соединителе- утепленная Due 1.25*0,3 / 33.6
наяА1А /во. ООО -02 / 191.0

п/.з 5.9o0-f2 Оьт. 1-/5 Секхлия калориферная
С калориферами П2 (2ПКЮ прессу в исполнение)
КВСЮА-П -2 ш т  с m i

IIj
оббоднОС/ ЛОССЛОНКОд нь/и А6,3105 -1-компл. / 197.0
AfA f88. 000-02 / 282.0 ^-2 (fc и)Вентилятор центре

5.90Ц-12 выл. 1-15 Секция калориферная бегкнии ВЦЧ-ТОн&З
с калориферами ТГ I I 5

КЗБЮА-П - 2шт с некие 1. положение Лр27 ie
обводной логело к кои б)9лслттзродвс/^сгтель
AfA f88.ooo 0 3 / 347.0 tOOL 6,S.2**m

т м _ S9olf~fO вып.(-2В Секция приемная без 9б0о$/мон.
Фильтра, без pcuupkv ns.2 S. 904-12. &ип. 1-1 Секция соединитель-
лясеаонной заслонки пая /ИА 180. 000 -02 / 191.0

1)1.5 Заслонки ббздцшнххя
1

Г
—

утепленная КБ/бсо*

Марка,
под.

О б озн а че н и е Н а и м е н ов а н и е кол.
Масса
ед.кг

г
Прамеч

П2.3 .5 904  12. вып. 1-15 Секция калорифер*
пая с калориферами
К6С10А П -2шт. с
обводной з  отел он кос/

П 2А б. 900-12. бет. 1-28

А1А/88. 000 - 02 1 2620
Секция приемная без
Фильтра, без рецирку-
ляционнои заслонки

1
П2.5 Заслонка воздушная

утепленная КвУбоо*
/ООО А92с электЬопри
бЬдомМЭ0-Ю125-О25Н 1 793

172.6 5.9о4-/2. вбгп. M S Установка У те ле н -

ною правдда воз душ-
ной заслонки
АЗА 121000 1 112.0 /ч*~4отС

1)2.7 £  9 o4 -S Гибкая вставка ВВ-21 1 9.95
/72.8 5.904-s Гибкая вставка 8Н-14 1 6.26

П З  (2П К10 лес ое исполнений)
173.1 Г I 1 1

Н<ш)А5,3105-1 - компл. 1 197.081яI1

беленек/ 6W-70h S,3.
£ колесом f.05J)n иерол
некие/, положение Про*

! 1 1 I *

4А10016. 2.2квт
950 об/мин.

/73.2 5.9oO-t2. Sun. f-f Секция соединитель-
пая А/А 180. ооо-02 1 191.0

/73.3 6.900-1}. Sun.1-fS Секция кослопифер.
ная с калориферами
К&СЮА-П -  2шт. С 1

eun
H Контр

Р ыскун  <
бгороОа

Hccv.ofd Смирно#
Гл.спец. Федоров
Ржгл боудро̂ Ь&

уыг

Ш

ТП 503-4-ЗЭ.ВБ ШБ
С т а
легко

З д а н и е

ГЦС&Г ГПеХНачеяКОго обслинсидагния 
вЬ/К Cr6V>?OA<o б и л  е</ Н <Г20П О С ГО в

Листов1Сгади?
ст аниц и  и .

Устино&кц сас/ггем nt-tns.tidjib  
BnBG:efo,ati:r,f3.o<s,ius.paapo 

3 * 1 3 - э ;  < /-it.cneotaoy.vzx crti/i ото- питгглЫ̂ с̂ мтх :л rrq устхх

23

ГНПРОАатОГ р а м с
Лг,̂*/л?/̂),<чск?ф//мудгл
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Марка”
ПОЗ. ^ о з н а ч е н и е Н айд ено? а н и с Сол. евеса

8, кг Г1римеч Марка
поз. ОсГоз ношение Наим енобание i(СОЛ.

масса
ед,кг Примем.

~~ — - ------—____ с
■------- — -----------------
S. 904-12 ,-<s {

БбоЗной заслонки /.положение Пр 0 е
«А *88.000-02 4 г81.0 tи-20вс 5)Электродбигатель
екция калорифер- М Л 6 з.зг 055#гб Т.27̂ 0 ® % 0 *
/ая с калориферами П9.2 Калорифер пластинча-

JГВБЮА* П-Ршт. с об Вое тыи многоходоВой
ной заслонкой КвСБА-П 4 SB.2
ш ш а о о - о г 1 на о 1 „'ЗО.-̂ О* Ж 5 *.494- SS П одставка поЗ

ПЭ.4 5,яо*М8 Вып.1-г8 Секция приемная с калорифер, т и п г г М.5
Фильтрам.бгз рецирку П8,4 S. 904.-S 2и5хая ВпаБка ВВ-П г 2.82
пяционнои заслонки 4 Пв-5 S .9 0 4 -5 гибкая Встабка 6Н-/0 г г м

П3.5 Заслонка бозЗущн at П8-6 3. 904* /8 Клапон обратный
утепленная Квубоо* искробезопасный
4000№2 с электроприВо АЗЕ. 025.000 2 8.0
ЗомМЭ0-(£/г5-0.25м / 1S.3

П3.6 5.$ оЫ г,  8ып. 4-з s Йстанобка утепленно-
го приВоЗа ВозЗуш- п э
ной заслон ки П9.4 Агрегат Вентилятор

АЗД184.000 / //г.о ный А5095*2б*компл / «3.0

пз.7 5. 9 0 * 1 -$ ............. 2ибкая8ста6ка 88*2/ { 9.95 а) Вентилятор центра

П3.8 5.904-5 2и£кая Встабка 8И-^ / б.гв беж ный ВцЧ-TOMSc

П3.9 5 9 0 4 -4 Дберь герметическая колесом 0*35ДН.
утепленная Т)х с /,25x0.5 7 ЗЗ.б исполнение i ,

пз.^о 3 .904- <9 Клапан обратный uexpi * положение ло
«безопасньш Аза оглооо-о 7.7 б) Электродвигатель

ПЗ. ff З.Э04-18 Aitozmoot 4 20. S 4а 9о Ш, гг&1чг%<&

ПЗ-/2 S . 9 0 4 -2 0 КлапсногнезаЗерзса Калорифер пластинчо
Вающий АЗЕОоБ.ООО 4 /5. г тыи многоходовой

ПЗ.Й 5, 9о4. гс A1E056.00Q-03> / 39.7 КВСБА- П 2 56.2 t| f20t
КВС7А-П 2 85. б |te-3o=c

П 8 К ВБ7А- П г 84.0

08 . f Агрегат Вентилятор •
ныиАг,б<оо-г-компл. 2 га.<3 П9.5 * .4 9 4 - 25 П о З с т а В к а  поЗ
а)бентиторцентро . Калорифер,
ВеЫСНЬШ M4-7DNS£ (: т и п  2 г iMa
колесом Дн, исподнемк- 1 ____

I

Привязан:

инб./f»

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. М а с с а
e f l .КГ

Примем.

П9.4 5 90М- 5 Ги б ка я  б ста & ка
6 8 - 2 0 4 6.75

П9.5 ги б кая  В с т а б к а
ВН- 4Ъ svaa

ПЗ. 6 Заслонка Воздушная
утепленная КБУбОО-Ш
АУ2 с злектроприбодйк
M30-4.e/2S**0.25ii 4 79.3

П9-7 Переходи  ̂сталиб=07в 1
530 х/00б /Ф500; 8-300 1 t«--206c
В£5НООв/ф500,е=500 4 twacfrf

П9.8 3 .9 0 4 -18 Клапан обратный
искробезопасный
АЕ 028. ООО г 6.9

Г) 9. 9 3 .9 0 4 -* 8 А Е о гв .а о о -о * i ?Л

ы
В4./ Агрегат Вентилятор-

ный А 5/00-26компл. i m o
а) Вентилятор це нтро -
бежный BU4*70H5, c

колесом Дн, исполне-
——

ци е4| положение
ПрО°

5 ) Электродвигатель
М АЭО L 4.2,2 к8т,й 2 5 ^

е>1з S. 9 0 4 -S гибкая 8с7а6каО8 20 6.76
ы .ъ S , 904-5 гибкая ВстаВка 6Н-43 4

Т Г 1503-4 -3S .B B  О Б

ГИП
ш ш|НпЧ,Ш
Гл.спец

J p tflcTp-_
"jfyatjgJL

PbtCKUH
FrOPOfeo.
ChuphoS
ФеЗрроВ

ЕСЕНКО

fS Z

к
&2Ы.1

Станция технического обслУокийания 
легкобых автомобилей на го постов
Здание станции

СтаЭщ Лист! ЛистоК
Р 2Ц

Спецификация отопи - 
т е л ь н а -  вентиляаионнм^ 
УстаноВоК ПЗ.ГНЗ,ПЭ, В/

ГИПРВАЯПТРАНС-
ЛенУ1мг?л.\скнй Фиака

2HS8-0 У 17
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Марка,
/ 7 0 S .

Обо& уссчены е Н а и м е н о в а н и е . Чол
Метка

<*> \ 
КГ ,7риме-

va/tve

Марка,
ПО 5 .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е . рол
Масса
e.6,Kt И р и н е -  

чамие _

В 2 . колесом 1.05Dh. испол-

S2.1 А г р с т т  в е н ти л я то р - некие /положениеПро1

Н Ш  А5Ю О-2а -ком пл 1 то 6)Э лектродвигатель

1)&енп?ш ятор центро- 4А 7 1 А 2 . 0 .7 5 к в т .

бежныц BU.4-70 Ы5, с 2 8 4 0  об/мин.

Л аосом Ш . исполнение 3 4 .2 5 .9 о 4 -5 Гибкая вЬтавка В В-17 У 2,82

У п олож ение П р о * 34.2 5 .9 0 4 -6 2аЬкая вставка ВН-10 У 2, в  вТ!1

4fl8o&4 /.5 к  8 т .

t4f& об /м ин.

6 2 .2 S .9 o 4 -5 Гибкая вставка В В  20 1 G JZ В  5
/52.3 5 .9 0 4 -5 2ибкая вставка ВН-13 1 5.02 35.1 А г р е г а т  в е н т и л я -

торный /

а )В е н т и л я то р  цснтро

беж ны и ВЦЧ-76 ы 5 к
ь с'3
t  5е В З п л а с т  массовый и с —
§ v B 3 J Агрегат в е н  тиля то р  - Полис нас 1 , пол о ж е -

ны и / Hue П р О °
ajВентилятор иен тро - S)Э л е к тр о д в и га те л ь
бежныи BU4-76 ы4 к 4А Ю О LQ  2,1 к в т .
пластмассовые}, испол- QffO £%f\ /vf////
некие/, положение АО9 ~

vy l/U /ГтТ C//T .
/т / /  • « .  j  ж  a  7У\Л̂ с 0,90

6 ) Э л е к гр о д в ц га  тел ь М г 5 .9 о 4 -5
PJQUОроиоОЛЯТОр JxJtO

Гибкая вставка ВВ~20

с?
f в. 78

ФА80А4. /. / к в т В5.3 5 .9 0 4 -5 Рггбг/ю ГпТггвктт ВИ-1Л 1 5 .0 2
1420 об /нин.

8)3иброаэалятър3039 5 о.4о
лз.г 5 9 0 4 - 6 вибкая вставка ВВ -1 9 х _ 5, УЗ
.5325 5.9о4-е 2ибкая вставкаЬН-12 у 4 .(2 В в

36,1 У с т а н о в к и  вен м и -

ЛЯ/ппансгЯ млм/%1 /
1 .  J34 *• <»effUpfriKA еЧ

а) В е н т и л я  пзпл / / / * м г .
§

ш Агрегат вентилятор -
W  v « n i / f U f | 4  / У / и Д /  Ц С Д | *

л л / С а ^ х / / /  R //Ц-7/\ а№ К

1 HUUA2J5 (0 5 -2  ком пл У 30,0

I а)Взнпхгмгтт> центра-
? м%ч\ризсиц<аценнот
Л Г / * / > А  / / /

;>J0 ___L белаяк/ 3 U 4 J70r(2A? с полож ение Л О °

Марка
ПОЗ. О б о з  н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
Ы,*г Приме

чание

6 )Эл ек гр о д в и г а  тел 6
3 6 3 3 2  ,й ,5 5 к в т ,

2 7 7 5 об/мин.

в)Виброизолятор2>03& 5

36 ,2 5 .9 0 4 -5 Гибкая вставка В  В -17 / 2.Д?
36,3 5 .3 0 4 -5 2абкая вставка  ВН-10 1

в т

В  (о,1 Л г р с г а т  в е н т и л я -

Торный А З . 15/051 комп /
а )В е н т и л я  т о р  ц е н т -

робежны д 3(14-70ыЗ.(5

с колосом 1.05 1>н.
исполнение УГ /?олсида-
w/e АО*

б / Э л е к т  р о д в и га тс ль

4 Й 6 3 В 4 . 0 3 7 к 6 т .

/36 5 об/мин.

в т 5 .9 о 4 -5 Гибкая в став ка  З В -/8 / A te
ВЮ.З 5 .9 0 4 -5 2абкая вставка В Н -// У Азо

ПрЦ&ЮСШ

ше.т

r u n
ff.toomp.
ffaif.orb.

€zopo&x
Смирно?

Глхпсц. Федоро?
Ртк.гр. боудроСЬ
Инмене̂  Фееемко

РЫСКУН ■ ?ёР>~

?А'

<рс&

ТП 503-4-39.86 ОВ
С т а м ч и Я  те х н и ч е с к о го  обсл '/ж и & а н и А  
л е г к о й  к ав то м о б и ле й  на г о  п о с т о и .__

Здание станции.
Сюда*

' С г, уни ф и ка ц и я  о т о п и -  
' гвр бно - вентиляционных 
Остановок В2.136, В Ю.

Auer
2 5

AtjeroS

РИПРОАВТОТРАНО
A^MVHifKfbcttuu ф т< т



lt3

i

Ш
J3
^ 5

i$
l

Марксу
^03 O£o3/rorve/ft/e Наименование. Рал

Мига ?Э,кг -Приме
чание

Марка,
паз. Обозначение Н и  и менобание Кол

Масса ее, кг Приме
чание

QH 1
B i i Bt3A 3 .9 0 4 -/8 Планам перекйЬной — —

Установка венти-
-ч —  

искр обезоногеныи
ля торная компл f АЗ В024.000-04 1

п)дентш ятор цент. 8/35 5 .9 0 4 -2 0 О енсз огЪернгибаю -

робежный ВЦЧ-70 щаа клапан

N 2,5, 6 иск р о з а - АЗЕ 066.000-01 /

икисценном испол- 8/3.6 5 .9 0 4 -2 0 АЗЕО€6.ОО0ОЗ 1 3 £ 7
HGMfJU Ш
положение У70°
6) Эл ектробёига  той.
8 6 33 2 . 0.55 кб т. _  Ш 5
2775 oh/мин JJspezam 6смтиля-
6J Ваброиз оля т о р та они с/ А 2 5 /05-2 / Зфо
в о з е 5 а,г? а ]В е н ти ля то р

Ш Щ ___ 5 .3 0 4 -5 _________ &/бкая вставкаЬЪГ, / 2.82 центробежный
B/t з 6 .9 0 4 -6 ________ 2а6кая беюбка BH-/0 _/__ 2.66 6 U 4 -7 0 H  2.5

с  колесом К 0 5 Эн,
исполнение / поло-
лкенае /70°

3 / 3 S) f7m А
5Ьтано6ла ё е н ти -

v' / <■ п/ г/1лд/0(/<\д fW71 О
4Я7/Л9 0 15 к 6 т

“

ляторна я -КОМПА. г 2 8 /0  об/мин
а)В снтилятор  ион- в  *5, г 5 .904-5 2иЪнхя бстабко ЗВ-/7 / £££
тробежныи ВЦЧ-70 6Г5.3 5 .9 0 4 -5 2ибкар вставка ВИ-/0 у 2,££
N€,3, 6  аскрозагцл 7

сценном исполнении
И В  — положенно
Л О, ПрО°

B i  Б
6)Эл ектродбигатель 3/6.1 7T/7Vyiyo/?AfY
Bfooie . 2,2/гЛ». v^r 'АаДС/О AU ОСТг#/7С#* 

J  ОЛу\Ли/7С о
950 об/мин.

П H/f KJfJn̂ XXf КОНТПА
/V/ A

с.

П/баброизолятор
c-y c/cvt/ f/CX/iMTOD цОтГ* 
/̂ Л/vm̂ ii/ </* /Л

2 o 4 f ГО КО
д Д Д А Г г п Г Г б / С /  c/C|THA/Af*f 
ЕГ Г< УЧ ^»1|Г| a  аж a*

3/3.g 6.904-5 Робкая бСтёка 3 3 2 / 2 9.95 исполнении ///
£/3.3 5.904-5 Ztbrxx* бЬта6каЗН-/4 2 е.ее

-

Ы1# » / и а Д  w f  V v  w * •

положение АО. ПРО*

4ос/бяаа/у

Цнб.гП

fi 8

Марка,
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о ё  q c h u g ЛЬл.

Масел
<л$лг Приме

чание

S j 9л е к т р о б б и г а  телб

3 7 / 3 4 , 0 .7 5 к 6 т ,

/3 7 0  о б /м и н .

6 )В и б р о и з о л я т о р

3 0 3 9 /О 0 .4 о

3 /6 .2 5 . 9 0 4 -5 Г и б к а я  в с т а в к а

3 3 / 9 2 9 / 3

В /6 .3 S . 9 0 l f -5 Г и б к а я  в с т а в к а

B /G .4

В Н - / 2 2 4.12

5 . 9 0 4 - 2 0 О г н с з  о г б е р ж а б ц /о -

щ а а  к л а п а н

А З Е 0 6 6 .0 0 0 / /5 .2

3<6 .б s . 9 o i f - m М л а т а м  о б р а т -

н ы й  иск робе з о  -

поссныи
А З Е 0 2 8 .0 0 0  - О / Z 7.70

—

-
—

'

& рыскай ш . * гЕ

—

ТП 503-4-39.8Б DB
С т а н ц и я  т ехн и ч еск о го  ойслиж аваснчн  легко&ых схНтомобогл&и мех'"'SO постов

3 8 c X H U e  СЛТОГНЦС/и
СгаТОЯ Л ист Л и с т о в

2 6
№ * !!* £ № a o s o G A ^ b j-  
|0№ M  IfijVOflofly L/Tn
додяд sssgza Bata

С п е ц и ф и к а ц и я  о т о п и -  
телб/го - П е н т и л я ц а о н н ш  
Устаснобок Bl1tdi3,B!0l 3  TS.

ГНПРПЛВТОТРАНС
Ленинградскою tfwu ал
2Я



АЛ
ЬБ

ОМ



Об
ъе

кт

из
m
-Г-1

Развез <3'3
7.ооа

^  ©
Спец и фи нация ото п и  талона -  бон т а  л рционныж у с т а  ново к
Марка,
/703.

/И./

П4 2

ПЧЪ

Обозначение

П4 (2 пк го
Агрегат бемтгглягор

о/Вентилятор центро-
К&кный ВЦ4-70ы8.

5  9 04 -12  & / П . / - 2

б 9 оЧ-12 ,&tn1-16

Н е т  мен аба н tie

левое исполнений)

ныи 88, 400 номпл.

Лол
М О С С  <7

Ы кг

исполнение /. положе
ние /?р90°
б/Злек гродвигателс
4Д /52М 6. 7.5к6гт>.

9 7 0 об/м ин.

Секция соединител*'
н о я  A1A1S1.QOO

Сендая калориферная
с  косло р и ф ер а м и  

К в  6  ЮА -П  -З ш т  с

обводной зссслон ко и
А1А /89.000-03 
Секция коглориферния
с кослориФерсеми
Кв С  /О  А -17 - 6  ш т  с
овводной заслонное!
A M /89.000

Примсч.

35в<

/ 7 5 0

5200

74о.о

Ы~2д-3р*с

6 r -6 ft

М арка,
поъ. Обозначение Наименование

и
Кол *

rforccer
д ,к г 7рчм£У.

Марк*,
поъ. Обозначение. Н а и м  енобание Кол,

Могсс<у
ед.кп Примеч.

пЧ Ч к  o n  4 . Ю  бмп. 1 -2 9 Секция приемная ная с  калориф ера-

б е з  ф и л ь т р а  б е з м и  К в  6  Ю А 'П -  2 ш т

рециркуляционной с обвоЬнои зегслонкоь

засел о н  пи. / А/А188.000-03 / ЗЬ7.0 (н'до/твС

nil ц З а с л о н к а  6 о з д ч ш н и л П 5 Ч s.9ob-ie ,ечп f-ee Секция приемная

утепленная КВ7 fSOOx без Ф ильтра без ре-
Юоо А 92 с электро при ц и р к и л я и и о н к о и  загс-

во долг мэо-4/ез -о.оз / /60,4 лонки. 1

пЧ 6 5 9 0 4 -1 2  K im  / '3 5 Установка Утеплен /75.5 Заслонка воздушная
ного правбЬа боздуои утепленная K3960Q*
н о й  З а с л о н к а /ооо А У Вс электро при■
б  ЗА 121000 1 112.0 6r-4o*c. бодом МЭО-1.6/25 0,2Sh / 79.3

ПЧ.7 5.9о4-5 ги б к а я  вЬгавко 85-22 1 11.75 П5,6 5.904-12. &/П.1-35 Установка утеплен
ПЧ 8 S 9 q4-S Гибкая вспгвкгт бН-15 1 11,74 Ного привода боздуа
П4.Э 5.904-4 Две pi, ге р м е ти ч е ска я ной засслонКи.

утепленная Рус 125 *0.5 1 33.6 А З й  1 2 1 .0 0 0 1 112.0 6,*-4о*С_
П5.7 5  984-5 Гибкая АЬгавка 55-2/ 1 9.9S
П 5  8 5 $о4-& РибкаЯ вставка $Н-14 / 6,26

П 5  Г2 П К Ю правое исполнение)
1)5.1 У/грегат в е н т и л я т о р -

h u u  А 6.3 f 0 5 -f - компл 1 /97.0

а)венти лятор ц е н т р а -

белении ВЦЧ~7о мб.З
С колесом 1 0 5  Он. исо о л-

ненае /. положение.
А 0 °

б)Эл ектродбиг остелв
4ft tools 2,2 кбт
9 5 0  об/м ин.

H&Z 5.9о4-12. 6t.tn.1-1 Секция соединигелб-
ная А/А/80.000-02 f /91.0

/75.3 5.904-/2. 6ып.1-15 Секция калорифер-
н а  я с  ксгло/о и Ф е р а -

ми К В С Ю А -П - 2шт. с
обводной Заслон-

5.9о4-12  ̂&т./-Г5
кои А/А/88.000-02 
Секция калорифер»

1 282р &-g>*c

Приняла к

Чн 0.(41

Н 2 Е Ш Е Е З М
сгоуооетгп .  к о н г е .

Нсгг.огЬ.
Гл.епек.

Смирно?
Федоров

Рук.гр. 
УмженерУфссенко

И з

Ст анция  т ехнического о<$слу(ки6сгния  
легковы х асвЬюлгоЗилеи на. 2 0  постов

Здание станции.

УсганоСки систем ПЧ+П 7, Л7;6Э В1%вЯ1 .ВЮ.Рехзрсл 3 -ЗСлсцафи- 
косцах отпитсльнр-Рентиля- 
цаОНнак &сс,ино*>ок n 't.n s

СтаЬаЯЛает \Листов
28

ГИПРОАВТОТРАНС
Лг;*анграЬско</ филиал
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АЛ
ЬБ
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Т 31

«о
,§ §
& >ч

Марка,
Ооз~ Обо&росчение Наименование кол.

AJfxcca 
03,КГ >Приме*

ние
Марка.
ПОР. Обознсхчемие Наикмено вес мае вол

Л/ссосч
ед.кг Примеча

ние
П Б  (2ПК10 ле&ос исполнение) П 7 (2 П К Ю правое исполнение)

пв.1
-----У—

Агрегат вентилятор- П7.1 Агрегат вентилятор-
Чый //а5 105/ компл г 197.0 ный Ав.З /05 / - Компл 1 /97.0

ft Сь 1 i а)вентилятор центра-
бснсньк/ ЗЦЧ-70 ы65. веж ный &ЦЧ-70ы£3

е колесом /057)н. с/с- с Колесом /057Ь. астюл-

полисное f, положение Аод/ • некие /.положение АО0
^/Электродвигатель б)9л ектродвагатель
4A1O0LA, 2.2 квт. 4A/OOL6, 2.2квт.

950об/мин 950 об/мин
па 2 5.901/ (2 вып. 1-1 Секция соединитель- П12 5.904/2. вып. 1-1 Секция соединитель-

мая АГА /80.000-03 / 2G6.0 маяА/А 180.000 02 / /91.0
п а з 5 904-15. £ыП <-15 Секция калорифер- П73 5 904-/Р. Вып T1S Секция калорифер-

мая скослориферими мая с калорифера-
КВЫОА-П -  2шп>. с ми К&С/ОА'П 2сит. с

68водной заслонкой обводной заслонкой
А/А тв . ООО -03 / 347.0 А /А188.000- 02 / 262,0 б,‘ -ю°с

па.4 5.904-/2. вып. 1-28 Секция приемная 5 904-12 gt/n 1-15 Секция калорифер-

бел фильтра,беи ре мая с калориферами

циркуляционной v3ac- КВЫ0А-П-2агт с
ломки / об&дной -заслонкой

па.5 Заслонка воздушная Alfim.OOQ-Ob 1 Яао
утепленная КВУвОО* п г ч 5 904-/2. вып./’28 Секция приемная без
Ю00А92 с электронри Фильтра, без рецир.

бодом МЭО-/а/25Ц25Н 1 7 9 3 куляционной заслонлс 1

па Q 590012 Ёып. Л-35 Установка утеплен- /775 Заслонка воздушная
кого привода воздУш- утепленная КВЧОоо*

ной зоослонки 1000А92 с электропрн
АЗА /2/000 / /а о йг-кК вЬдом МЭО -1,5/25-0258 1 79.3

па 7 5.904-5 Гибкая вставки В  В-21 2 3.95 /773 S. 904-19, Вып. 1-96 Установка утеплен-

пав 5904-5 Видная вставка ЗН-Й 2 в.20 наго привода вовдэш

П6.9 5.904-4 Пвсрб герметическая ной Заслонки

утепленная Jhjc.l#>*ii 4 33.G ЙЗЛ /2/- 000 1 Н20 {н'’4оЪ,
паго 5904-/8 Клапан обратный /77.7 5.9О4~0 Зверь гермсгтгчес-

аскробе&опоссмый кая утепленная
A3F026.000-01 2 2о.З Рус. /.25*0,5 4 33.G

Марка.
пол. Обозначение Hex именование КЬл

Максе 
ей, кг Примера

мне
Г/7.8 5.904-5 2и6кая вставкаВВ'21 1 9.95
П7.9 5.904-5 Гибкая вставка Вн-14 1 в,29

В 7
37.1 Агрегат вентилятор-

ный Ав.З 105-1 -комок 1 197.0

а)3ентилятор цент-
робежный В ЦП-70

Ы6,3с колесом
/0 5  Юн. исполнение 1
положении: ПрО*
б!Электродвигатель
4А/ОЫ£. 2,2 квт.
950 об/мин.

372 5.904-5 вид кая вставка ВВ-2/ 1 9.95

37.3 5 .904-5 видная вставка &Н-/4 1 &2€

ТП 5D3-4-3S.OB ОБ
Cmotftuayj технического 

ековых автомобилей
"o355ww^ww на: SO постоС.

Здание amccf/cfCKX.
Спецификация omamt- 
лм uio- Кентиляцион/ппс
установок /76 /77.37.

Оо&ст Ласт

2 9

ЛисVO&

ГНПРОДЙТОТРДНСГ
ЛенингРаЪскии филиал



Марка,
поъ. Обозначение Наиме но вание Кол

Vfdcca 
-8, кг Иране/.

Е В
38.1 I Г 1

— ныи А& 100-2 - КОМПА 1 т о
а)£ентилятар цепгро- 
Ъе/кный £Ц4-?Оы8,

—

-------- ------ исполнение / ̂ подо-

оксенис ПюО°
б) Эл с/к гр от) вц г а ТСлЬ
4fl152MGt 7.5 кйт

970. об/мин
38.2 5.904-3 Гибкая вставки 38 22 

За6кая вставка ЗН-/5
f 1175

68.3 5.904'5 / If. 74

в a
39.1 Лгрегсш? вентиля-

торный А5100-2<£*ома 
ей Вентилятор центра

1 1/8.0

—

бежнвги ЗЦ4-70л/5,
С колесом -7>н. с/срол -
нение /. положение ЛСР
6/Элекгродвагател 6
4/?805,4. /,5квт.
f4fS об/мин.

39.2 5.904-5 2ибтя вставка 6550 / 6,76
59.3 5.9(#-б 2иЪпзя 8ставю5Н-/3 1 5.08

—

Марки,
/юз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е КОЛ

Масса
ед.кг Приме/.

В12.
512.1 Д г р с г а г  в е н т и л я т о р .

ч а и  в 8 .3  105-1 - к ом п а 1 /97.0

и )/ В е н т и л я  т о р  а е н т т

веж нвш  3/4 Ч -7 о  к/€.3

е к о л е с о м  f.05~D/t.

и с п о л н е н и е  /. п о л о  -

о/ссние П р О °

6 ) Э л  е к  т п о д в и г а : тел 6

4 / 7 /0 0 1 6 .2 .2  к в т

9 5 0  об/м ин.

512.2 5  9 0 4 -5 Гибкая в с т и в к а  3 5 -2 1 1 9 .9 5

312.3 5 .9 0 4 -5 2 а о к а я  в с та в к а  3/1-/4 / € .2 6

В  14-
Ъ П . 1 / г р е г а т  в е н т и л я т о р

н ы и /7315100-1 -ком пл / 4 2 ,0

а )3 е н г и л я ю р  ц е н тр о -

бежныи & & .4 -7 0 N 3 .15

е к ы е с о м  Х)н. и с п о л -

н е н и е  бполо/кемиеЛО*

6 / Э л е к т о д в и г а т е л  ь

4/7 6 3 6 4  0 . 2 5  к в т .IОсоа
з т S . 9 0 4 - S Ги б к а я  в с т а в к а  33-18 / 3 .4 5

3 4 4 5 . 9 0 4 - 6 2 абк ая в с т а в т З Н -11 / 3 .3 Q

hptlGfHSGtti

32

Маркас. 
пол Обозначение /Наименование /6л.

Масса
ед.кг Прима/.

вш
г/s./ Лгрсгат вентилятор.

ныи А 5/00-2а -комп л . / т . о

а)Зентилятор центра
бежныи 3(44-70н5.с

колееомДн. исполнс-

ние/. положение ПрсГ
6)электродвагатем>V*— -*------- *------------------------
Ш о в //  /.6 к е т
/4/5 об/мин.

3/8 .2 5 .904-S Гибкая вставки 36-20 1
f

6 76 
5.023/8.3 5.904-5 2ибшя вставка 8Н-/3

ТП 503-4-33.86 OB
Ь т а п ц и я  те х н и ч е ск о го  с о о л и / к и в а н и я  
ле гк о вы х а в т о м о б и л е й  нас го  п о с т о в

ru n

Гл.спец.
Рыклр.

P&KKtIH С

Смирное
Федоров

'5&IS-

БоуаровЬ
МгнсрнерЮссснцо F

-Здание ста нц ии.
Специф икация от опи *

2га ЗояЛ и с т Ласто в

Р> 3 0

РИПРОАВТОТРАНС
Лекатрагдста филиал

Ч Ш -Н  13
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Р а з р е з  i ~ l Р а з р е з  2 . - 2 .

: \П2 1 / 7 /  •

1

г 1
ZV д а

$

*
г̂ Зод,

1
Зоо

S9S
ПЪ

Iш
но 1 Sgot [ 7Ю \ \ eco \ j.&4 j w j , [geo] J. 7/o

9ooo

i
План hq отм. 3 000

89 5

m  i

|m 1 *Hzizzm i

69$
/ 7 4

П 5

boo 273 Ш Зой

roes

m * .
c m
______ffi

j, 7/0 |, eeo , \soS j. 7/0 J | €60 [ |. ZOSO [. 7/0

9ooo

i
/7 а о  н  н а  о т м . 3 .0 0 0

© V

k 9ooo

/7пон на отм. З.соо

© ------------- ^

г ^ -т  
------- 1------- .

. еео. > но1 Г"
п  :р

ss3s " ь  i. m  |.

©

7/0 | /030 GGOI . 770

e x
(7b

Ш0

©

/Триеозан

7%Z77<

-ju£S£|

(75\

Шо

V r,rrT-

/77

m e
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Нач.огд. Смирнов
<Ре$ороС
Бочарова
фёсенмо

Ыг

ТП  5D3-4-39.BB D3
С/памаий fnea;#uue<ucoto обcnvofctt &ония 
лсгкоырс автомобилей на 2 0  постов

Здание с т а н ц и и
Стадия Лист

УС/ПйНоеКй УггцС/vxzHHOZO 
привода С о З б уш н о б  
Зчслонми п р и

3/
Листов
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Марко
лаз.

О б о э н о ч  е н и е Н а и м е  н а в а н и е  /*'ом
Часса 
гд,кг /Чримеч. Марко

поз.
О б о з н а ч е н и е Н о  им ена 8ани с

/
Кол

Массе
ед.кг /Tpvprcv.

1 З а дв и н ск о  клс/ноСая 22 Вобышка 3 //Ч -/-7 5 S
с выдСиррнъ/лг ш/тин- 2д 3 * 4 -/4 5 -7 5 2
ctevrevMj, ерланц яг 2а я 24 З а к ла дн а я  конструк-
З о  <? 76 мхе Ф 1оо 2 <о7.о -itt »

3(Р.-МсРс Чир 3 2 4 -5 3 -7 6 З о
__ 2 Ф 8 о 2 G/.4 \?*'-7о°С 2 3 Бобышка 3 2 4 -5  -75 12

3 <pf£o 4 2о37 2G Универсальный p e zy-
_ / / В е н т и л ь  За порнбиЛ ЛЯ тса давления

ф ланцевы й 15с27нж1 У  P P M -S o 1 В2р & --И Л

Ф 2о 2 9 .3 2 7 УР Р М  -S o 3 45.0
5 Ф 2 6 /3 1 /7 2 8 Pfe гнмирующчи клапан
~ в » Ф 3 2 2 1 5 9 /»*2оЪ PK-1 Ф  S o 2 4G

7 /3 с  22н*н Ф 4 о 4 /5.5 t»"2o*C ее Й ггн лято р  тем пера-
8 Ф 4 о 6 15.5 -£>}-4о'С тур ы  РТЛ-22ГС  Ф 5 о 2 35.0
9 Ф 5о /5 17 4 t* .-2 d t 3 / Сер. 4 .9 с З -Ю € 8 ф язеви к  абонент -
1о ФВо 11 f7.4 -3%-4>Ъ скид Т3 4 .06 2 ~ 6 3 i
11 4 6 5 4 3 35 -Зс~-40'С 2 2 T/7J03P338& Ю К и -о/ 4111

*2 /б с ТГн ж *  4 * 5 Q 7.2
Г —

/7лб8о*г (У ной подогреватель 2
/3 З л е д а т о р  додоетлгб

H t/й л Л  /гОс/О&к / з (з
/4 К лапа н пр е дохр ан и -

т е л ь н ь / й  /7с 22нж
<ФВо / 20,5

_ J 5 _ Водом ер В Т Г -5 о 1 9 .0
1G К ла п а н  о б р а тн ы й

/С  с  /З н ж  Ф б о / /2 .0
17 К р о н  трезгагодо& зу

МУфГповый /4/4 / -/6
ф / б За 0 .3 /

18 водоводяной подотре

Ко т е  л ь  A/OS-34-5$8*i!
J c /пупень -  Л/секиио ’ / 5

19 2 с те п е н ь  -З о е к ц и ь г / ЗЗо.с)
2о Ф ла н е ц  со Гпадиноиг

д л я  S u a tp p a izM b t

Г О С Т  /2 8 2 1 -8 о
1 -/2 S -1 G 2 231t 1

21 1 -/2 S H O 2 119. ЬГ 1

!
>1
И ftw j» L

Р а с п о л о ж е н и е  п  о д  о  г р е & о т е л е и  н а  о п е р е

Т  а  т у  л е н ь

т п  505-4-зааб ов
Станция техны<г£Охо%о аыи/уцгибаниа 
легкое**» аётомс&ияеи на 2о поетоС

Здание ст анции Сенб*» Pctrv MuCP*o8
Р 3 ?

Центральный тепло 6±й 
пункт. Огеспфснааня нанес* алое* емелолаосеное парсъер. Нателе* на спсре

Г И П Р О Л В Т О Т Р А Н С
денонградскг/е решал
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Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

СТЯНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКО ВЫ Х 
АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ГРЛДДЯНЯМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
Л ЕГКИХ М ЕТАЛЛ И ЧЕС КИХ 
КОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКТНОЙ 
ПОСТАВКИ НЯ 2 D  ПОСТОВ

Я Л Ь Б О М Д Г
Эскизные

ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ 
НЕТИГШВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 
ВЕНТИЛЯЦИИ

гипроАьтатРАнс
Ус/аагггр̂влгии фа* из*

#4

О возня йены*

Г/тбОЪ 'Q-39.86

т/т£03-4'ЬЭА& 0&H-Y _ SoidbcroGob из и/аанобе-

-39.86

mScs-Û as оси-В

Яаингено ване/е Стр/фзс&геч.

С?ог9ер>с*санче альбома

тонныаг гг jusm.

Лонст/>УхииЯ тепловой
е/зсляиии

/7ерессод

Г

Узел JT

— -7 — t  Е ■+-
/70 Ж

i' Н)

++ I-  ~  Ж ч- $

т1
всю 1 воа

Узел! tU cG  поом озот в /част г/кои из 
с с бестогргментного p ocm iop a  с  

добавлением  хазе</нс&го гл е я  zvcmco 
нонсостенции о пссреду/сщеч ррохлсд- 
хои 2МЯ слоями атекло/пгсани 
Ш ириной SOOAfA*.

. всигоео&н е/пал$> 5 *Р.Смн 
ё*/40Мм ГССТГ9904-74

Узел /
/7cjtoqo&>& стс?л&5*2мн  
Г̂еТНСмм пост/3904-74

Л̂?/п9П*отк'1н& 

po s t ям -go

7п£лица размеров яоро 
бов»Янлтсрь/,мм. Масса А у

Я 5 Кг
его fSo 43S
22о 25о SS.5
320 25b 70.0
42о 250 75.8

СШахобетоннь/е норовя вы полняю тся из ш лановетонныос 
п л и т  $=40мм, которы й и з го то в ля ю тс я  из иигановетоня 
/парки SO и цем ента мерни 4оо*я fO частей просеянного нотгль. 
но го и/лоха.

(2 н я р уа си  н ор овя  опраш иваю т ся  м яолям ои  к р ю он ой  з а

2 разя.
3  меетссс пересечения ёЬзвуссоЗЬЗов о перегорюЭнами короля 

не доленнь/ им еть о ть/нов
/Т о ввесн и  Зля лреплен гл* балхены р я е п о л а  гот & ся п о  о б е  ст ор он ы  

О т  ст ы н я  плгап.

r u n РЬ/С*ин
//.КВНГР. Бочарова x/Я W -
Hav.orS. OHH.QHog
Ог.елсо. £горо@з
Рук.гр. SovapiSa
VHXtQM. Фесснео ek e*.

Т П 5 0 3 - Ч - 3 9 В Б  0БН1
\Спдоя \Jucm \JJzjcrd>

ЗозЗыяСЬЗоЭ иЗ снЛОНО- 
бетоннб/з; плит. ГИПРПАЫаТРАНСЛенинградский филиал
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А/
/70$. М о и м е н о & п н и е

4 &ЗОЛЯЦС/9 ‘горизонгпальн&аг трубопроводе?

2 СЪоляцс/я &тп?оЗо?.

3 Ш о л я ц и я  тройнс/лго?

4 С/ЗмяцегЯ QpM&myp&t.

I ОбоЗ- Н о  О/меНоёЪн/ие  
к /^ о л и р у ^ м ь / с с  

c S & e x m o ?

Кол
ебУ

m*of

Размерь/
ойъектоб Местон а --+.еЖ-Sc-

ние

Тампе-
т%7"/перло- /-< оси- />т?АЛ*c

771гплск/5оля U.VO* 
н<тЯ конструкция

/ OSTce,w 
на изо. 
л/ча стно

го
слоям.-и7«

ние
поuapmt

ОуСУ

'Нару
жныйдиаметр

йличилиЗисе-■T'Q
Назна
чений

наимено
вание ос- 
ноЕнызс , ъ<енгент?€

/ / Лр&я/О tifc/cy т р у б о п р с -
р/5020 1 ПКtSr3tf /So 4о

Г/зЭ О т о п л е н и я
425Фзг 125 *7<

t3*3cr <So бобл/о- /рунтР6<&1ф4о050 *7
5

л кtf'S? es дани<г Гпостг&я-ь
2 / О б р а т п ь / й  тры болро <620 79 ПКte*.& 70 н с ом

коре КЧ £7-/77 .
9оЗ с т о п  ленс/Я

Ф25<631 12j5_ лкг 70 /пеллоб. (ПСГ6£9/РЗ
Оно<650i »Ktg*& 70 потерь /7а*уццлин-

3 / /То&олэо/ с.-'г/ трубопро- фйо So ПК
t€*3o° 15c Spu MUK9- 4о

б о б  т е п л о о н а б з к & - р76*275 ПКttpJb* iSo Оаробогные
ния 657*3S o

Т . П .tCr/C* /Sc На аиктетхА
№3**125 T/Jtff'lb* 15o часком

4 ?б/эалтнб(й труб о про- ф4о so ПКt#>3cP 7C сСмнюиеп 4о
баб теллаанобхекния 67SKM75 ПКtSrsy 70 /VC7352C8&£57*36/33*9po25 r. n. tg'/6* 70 Рулонный

5 £ Отбобы i t>ts020 Ста клоп лас- 4 огг6 4*S632 ПКtg*3o iScPo ттжРСТб
218 640Ф76х21 /то ТУ9 -//-

$ p<f*> <650 nrtfrScP9570 /45-90
£*6П5*ч6SO 150-70

2 Л— /77р>ойнг/ки
2и 0 / 562S /TV/s*3o‘ fSo-Ъ 4 0
г2 632Ф5 4*30°95-Ъ

7 4 ■ Я р н то тур о Т *7S-6S
фво-ня. TPtt'JBL/50-70 4о

ffepod нанесзнс&м ъ&оляциг/ трыбопробоЗз/ с/ ормоту/му 

пскры£аютюя Онгликоррозийной/ храокой S T /77 Лэег5G34 73 
fto ?py#f*ro£xe Г&-ОТ4 ГОСТ25/29-92 

Крепление изоляционного с/ локро/Гного слое? (эЬ/лолняется 

про 9ололойф/2ммГОСЗГ3292- 74.

/7ойлехл&нь/и к а н а л  -  П К  
/77елло5ой пункт- ТП

ran
Нконтр
Рли. огЗ
/лС П Тц
Ру к . zp. 
СНжен.

Рб/CKt/H- 
Боиараба
Смирно#
Егорова
Souppp^a

=сг
■ A  i
.$ L L

~££Z.

: ТП БОЗ-Ч-ЗааБ СЗБН2

PpugPXTM

Ш 4 2

К онструкц ия гпегтлобЬи
t/ZOJ/Я Ц М .

<//гт<4илАист Jtrctf>o9
Р / /

Г И П Р П А Б Т О Т Р Л Н  С
бенингрпЭскиицм/лим

х»
СС

ii

о
Ос
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г :1 г Э к с п л и к а н и я  /ттехноло гическо го о б о р у д о в а н и я

п -

3 fit/
-О .ЯЬтодпмостб ч е р те ж е й  основного к о м п ле кта  аг\. /V7V77?C*X-нологического о рис о«анЬъ

Иосам сновоное помещения Наименование оберидова-
ния

Марка

наг.Лист. //оСиМЫНов0СН<Л& Примечание А и с т / д а  и м е н о в а н н о Приметан.

1 Обилие данны е /начало/. Р а з р г з и . Схема. 4 У/грегагно -механичес- Установка для мойки МК-ЮО
кий и ш и н о м о н та ж - д е та ле й . JauttfN

2 Общие данные /окончание/. 26 Р е а г е н т  неся в  осях 415 и З )1 Е .
26 ний уч а с то к . Ванна для проверки камер ш-эог

в еТ/лсхн нос о т м .  0.000 м еж ду осями. ЛТлан. Разрезы. Схема. о Установка для мойки
1-гЗ и  A l l / .  Я с гп и а м т 2 27 К о а г у л я т а  о и н а я  У с т а н о в к а . __ с. УУСХСШОА ПТСл/АСс

легковых автомобилей СМ100
4 кТГлсгн н а  отм . 0 .0 0 0 м е ж ду осям и чТлан. Р а зп е з. Ох смог.

4 777о же. Щ е тк а  для ручной
Н З  и /11U. / В а р и а н т  Е мойки автомобилей  с

5 ЦГлехн н а  о тм . 0.000м еж ду осями

Яедом ос/пь ссылочных и  прилагаемых, д о к у м е н т о в .

подводом воды мэоб
3~4 и  fl+ U . в а р и а н т  Z.

5 /Поже Установка для мойки ЦК&6 \7/лан мог о тм . 0.000 м е ж ду  осями

~ 6 ~

------—-------------------------------------- 1
двигателей снаруж и. М-203

_ 7__

.*-?■// гг 9 г1 // 7/ь ft nr tCTHrr> 17 L ----------
P lo ttfficrH н а  о тм . д. ООО между о сям и_______

4 i 6 u A i1 7 .  / В а р и а н т  J
О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примел7жа

ке У с та н о в к а  моечная
ш ла н го в . М-125

fe jov \0 
£ >
1§ V

$ г//7лсгн ног о тм . О ООО между осями С сьтлочны е д о к у м е н т ы . \ 3 Участок р е м о н т а А к в а д и с ти л л я то р

4 1C и  /1i U . в а р и а н т  Л. 4 .8 0 4 -6 9 Ztemocrxj крепления с а н и -
J > __

оСккуь
САзи

пуляторов. (лкх?. 73?) пэ4

9 ЛГлан нос о т м  3-000 между осями тар но-технических приборов >очно -кузовной С те н д  ля  комплексных \
21-3 и  A + U  • 415 и  /1+ U . а  трубопроводов у ч а с то к . р а б о т по ремонту рог- \

iO /Водпмеоны// </чл/7 7/7лпн н а  о т м . дааторов. Р-203VWM/ V/» 9 • CjfM iff | y/f 1 f f 9 9 ̂  9 9
o.ooo меж ду осями £ 1 3 ct <?■*“£/» Р а з р е з . _____ /

1
1JB-15 Опорные к о н с тр у к ц и и  и / У ч а с то к  окраски Многопортовая окрасочно

С)г?мб/. • в а р и а н т  X &>/пуек15 средства  крепления п л а с т - -сушильная камера дня лег

н •водомерный УЗСЛ. //Глан Hex о т м . массовых тр у б о п р о в о д о в ковых автомобилей

0-000 между осями £15 ц<517К_ Аг<8Ах?з. внутренних с а  н о т а р н  о - /77о нее Пост подготовки а в т о -

С к см ос. В а р и а н т  Л технических си сте м . мобиля к окраске на

12 С и с те м а  В 1. Схем а /начало/ Вариант 2. металлической пеите/пке

13 С и стем а  51. Схема /окончаниеЦВосриантЕ j r n a o o t Опорные конструкции и i______ i_________________________ Iносд зеркалом веды.

1b Ctlem^Mct SO. Схема /начало/ В ариантМ . выпуск /V ср едства  крепления с т а л ь  - 
ных трубопроводов внутпен- 
них санитарно-технических З к с п л  а к а ц и я  обо/осу д о  всхниЯ  б у ф е т  ос.

15 % 1 Г | S> L

10 О.с/етема 7*3. Окема.
г Г С и с те м а  S3. Схема. В а р и а н т  2. систем .

ЫН лоск.. 
ггологач об©/оусЛ> 
вкхния

Наименование помещения Наименование оборудо
вания

марках
(Лба*ния1Й С и с т е м а  3 4 . 35. Схемы.•О

13 С истем ы  &10НГ В 12. Н. Схемы. 4901-10 2/етосла ввода р а с тв о р о в 3 Подсобное помещение Кипятильник Электра- кнузо

20 Сеть К2. /7Глан кровли. р е а ге н то в  в  трубопроводы ческий

21 С е те  М2. Схемы выпусков ы1.2 3 .4 . J5oд о т е п н ы е  у з л ы . 5 7Понсе Ванна моечная ВМСМ-1

22 С о т 6 К2. Схемы выпусков ны 56,7,3. .
23 Сетб к1. Схемы выпусков кП/2,45,6. б /Гр ц ла га е м ы о  докум енты .

1г>
S

£
«

1

Привязан
Zb С е те  КЗ.Схемы  вы пусков ЫЫ 1,37,8. В к т М еталлическая с тя ж к а . —

25 Схема с и сте м ы  о б о р о тн о го  бЬдоснсхн BKHZ Водоприемный колодеи о —

женин у с т а н о в к и ... Л7сси<лчн ~ бадьей. (Тнв.нС
Р еагентная в  осях 213 и  Е~Ж ЗТлан в к н з Конструкция тепловой изоляции. т̂ттт

Т П  5 D 3 - 4 - 3 9 . B S  В КбКН4 Опоры -------- 1----------- —
37/цгювой проект расзрасбоган 8 соответствии с  

'/сгвуюсцими нормами и правилами и прсйусмаг-
' ривает меройрият'гя, ооеспечивсеющие взрывнунь

взрывопожарную и  пожарную безопасность при 
экрплусстации знания- _—

Главный инженер проекме^/^сг /Рискин Ф.В/

&K.CQ СО по основному комплекту
“““ Станция /»exw w «w o( oSc лужи ван up 

легковых авггомодилеО на so  постов.
чертежей марки Вв.

\еип ьwfwyqDe^
Vumo&x рЬык

Здание* с т а н ц и и
5 5 Я 0 И 5 Я 1 .И 8 5 Е 1 11

1

1

В К .& М Ведомость потребности в
?ЛК//Жое\&ОА, Л> 1 1 27кглмана<1&Х>4и.

м а те р и а ла х . VetMoffct EllbuJH О бщ и е данны е  
/н а ч а ло /

2Ш8-0Ч

Р НПРО АВТО ТРАНС
4гиингрдЬгкиь фмоал. 
40

\CxUifxr.\Комаров? |/Сл.1.м»
!лК//у« Л  nl «̂u. —
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Ь и

с З
IJD
_ о

_ J L О'но&ы е показатели по ч е р т а м  водопровод иканализаипа.

и s v

Паимсновднк
системы

Потребный Расчетный расход Устссбли-
&ХСМСХПМОЩНОСТЬ
э» двоих», 

квг
Применятчоспор на 

вводе, м. н у
/суа>

M i/
Г 7 с

при
/wro/кл/с.

1 Водопровод
зсоэяйегбЬнно-
пи гл ебЫ}- протай fa.zsl (651) 15.42) М 4 в.
пожарный 20.00 25,96 £.38 333 1.4В 0.16 Вариант
2. бодопровЬд ( г м ; (/ К ) (0,56) I
прог/звЬЪсг&нмл 10.00 6.35 1.01 0,52 __ _
3. Обпеданснныи
водопробЫЬ Хозяй
егбЫ/ю -леггвебоо
производственно

З Ш
Ш У
7 J9

(382!
Вариант а

ПРотивопо/трмк 2000 385
**W

1148 -
л вг.у.регс. 
год вЬбы на

</. Системы обо -
внутреннее
помсагроту-

ротного водоага 
/нения.

Ъо?*а (з щ ; (273% шснис
— Ш Г9 34.83 2737 __ 6.1

5. Водопровод__

горячей воды
------_ ------ (8.2 QJ

5.60
ш и &0S)
2.52 196 _ — 10 лА

6. Внутреннее
пожаротушение
из пожарных
кранов 20.00 __ — ___ /ООО _ ___

7. Система <3r<$Wг- — — —

тичеасою попса-
ро тушения _ _ — 36.00 — —

8. Пожаротуще- _ __ — — 20.00 —

нас кровли.
9. Канал t/л гщсщ

бытовая — f j.s e 6.38 4.93 __ __ ___

/о. Каттсгтн/зацФ
произ Содеrtffe/Y

нал ___ 0.28 427 to o — — —

И Внутренние

г
T ~ ~<8
в
?Ri£Ч*}1L

GodaotftOKti — — - 5961 — —

{ / с л о ж н ы е  о б о з м о с у ъ н и я .
---- НК9----- Трубопровод моюихего сцеп о ч н ого  р а с т в о р а
— * " / 3 ----- Трубопровод о ч и щ е н н о го  щ е ло ч н о го  р а с т в о р а
—  Р 1 ------ ТрчбопровЬд ( 0 % р сссгвЬ р а Л 6 2  (S O n /з
------p z ---- - Трубопровод 5°/о р а с т в о р а  Л в г  (5 0 4 / 3
------р , з ----- Трубопровод 8 /о рсхствьра п о л и а к р и л а м и д а
----- р / , ------ Трубопровод 0 .2 %  раствора п о л и а к р и л а м и д а
— - А З ----- Трубопровод р е а г е н т о в  ног у ч а с т о к  м о й к и
----- Р 6 -----

-*Г^ * *
Трубопровод 3 0 % р а с тв Ь р а  д е э м у л ь г а т о р о в

—  Р7 — Трубопровод / о % р а с тв о р а  д е э м у л ь г а т о р о в
----  P Q ----- Тр уб о п р о в о д  к о а г у л я н т а  в  п р и я м к е

о к р а с о ч н о г о  у  ч и с т к а .
-----3 0 ------ Тр уб о п р о во д о т  м о й к и  а в т о м о б и л е й  н а

о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я .
-----3 5 ------ Тр убо пр о во д о ч и щ е н н о й  воды  н а  м о й к у

а в т о м о б и л е й
— в ю н ----- Т р у б о п р о в о д  к р а с к о с о д е р т х щ и х  с т о к о в

н а  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я .

---- В12Н----- Тр убо п р о во д о ч и щ е н н о й  в о д ы  в

о к р а с о ч н ы й  у ч а с т о к .
0 - ^ G ------ й Г Т р о ч и с т к а  в  л  т о ч к е
- х  «Р  пл К р а н  п о л и в о ч н ы й

А р а н  п о л и в о ч н ы й  й в о р о в Ь О .

О б щ и ъ  У к с х з & н и я .
/  Jfpoectr? водосм хб/ксная о б ъ е к т а р а з р а б о т а н  д л я  б ф х  

в а р а а н т о  в :

вариант  I -р а з д е л ь н ы е  с е т и  а озя дст вьнн о -п и т ьево го  -  

П р о т и в о п о ж а р н о го  а  п р о и з в о д с т в е н н о го  водоп р оводов  

в а р и а н т # - объединенной сет ь а х х зя й с гв с н н о -п и гв ев о го  -  

-Производственно -  протавьпонсо/рного водопровода. 
2 .3 а  относительную отметку О  ООО принят  отметки чистою 

п оли  здосни%  р а в н а я  абсолю т ной  отметке J F 5* "  1

Т/риКяъин
" ] —  Т  

(Sn&tA

1 Цо

5  ТПрубопроводб/ х о ло д н о й  и  г о р ж е й  воды  проклады ваю тся  

с у к л о н о м  О. О 0 3 к  в о д о р а з б о р н ы м  и  с п у с к н ы м  к р а н а м  и  

о к р  ос ш и  в а ю  ге я  м о с с л я н о й  к р а с к о й  «зог 2 р и з а .
4. в н у т р е н н и е , п о ли в о ч н ы е  к р а н ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  м ы  

вы соте / ,2 5  м . о т  у р о в н я  п о л а 'Н а р у ж н ы е  - н а  0 ,3 5  м  о т  п о 

в е р х н о с т и  з е м л и .

5  Г л у б и н а  з а л о ж е н и я  в о д о п р о в о дн о го  в в о д а  у с л о в н о  при  
н я т а  З .О О м  о т  п о в е р х н о с т и  з е м л и  д о  в е р х а  г р у б ы  

и  у т о ч н я е т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

в. П р и  пр ивязке, п р о е к т  кхон*<регным у с л о в и я м  о тм е тк и  

л о т к о в  г р у б  н а  к а н а л и з а ц и о н н ы х  вб/пуелгегх п р о с т а в и т ь  

в  м е ста х, о б о з н а ч е н н ы х  З н а к о м  J - -  -
7. П р и  п р и в я з к е  п р о е к т а  к  м е с т н ы м  у с л о в и я м  у т о ч 

н я ю т с я  a j р а с х о д  в о д ы  н а  п о л и в к у  т е р р и т о р и и ;

б )  способ о ч и с тк и  с го к о б  a m  м о й к и  п о л а .

в  . П а  д а н н о м  л и с т е  п р и в е д е н о /  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е 
н и я , н е  в о ш е д ш и е  в  Г О С Т  2f. fO  в -  76,

9 . Трубопроводы  го р я ч е й  воды  Ф й О  и з о л и р о в а н о 6 .

/о. П р и  п р и в я з к е  п р о е к т а  п а  в ы п у с к а х  произвЬдетве/ккк, 
к а н а л и з а ц и и  у с т а н о в и т ь  г а д р о з а г в о р ы .

11. &  т а  б л и ц е  * О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п о  ч е р т е / к а / н  

в о д о п р о в о д а  и. к а н а л  и з  а г ц о а  *

а )  ц и ф р ы  в  С к о б к а х с о о т в е т с т в у ю т  р а с х о д а м  &>Ъы и с то 

ков в  холодное бремя го ди , вне скобок- в  т е п л о е  врем я года.

б) расход го р яч е й  в оды  у к а з а н  д л я  т е л л п е р а т у о ы <55^С.

1 2 . С т о я к и  и  н а п о л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы  б ы т о в о й  K a t/a - 
лизегции м о н ти р о в а ть  и з  п л а с т м а с с о в ы х  к а н а л и з а ц и о н н ы х  

Тр уб  а  ф а с о н н ы х  ч а с т е й  п о  Г О С Т  22  6 6 9 .0 -7 7 т2 2 б а 9 . 2 0 -7 7 ,  
Трубопроводы б ы т о в о й  и  п р о и з в о д с т в е н н о й  к а н а л и з а ц и и ,  

п р о л о ж е н н ы е  в  з е м л е - и з  ч у г у н н ы х  К а н а л и з а ц и о н н ы х  

т р у б  и  ф а со н н ы х  ч а с те й  п о  Г О С Т  694?р-вО + £ 942 -24  -С О .

13. Стояки и  подвесны е трубопроводы вн ут рен н и х  в ооЬ сю - 

к о в  монтировать из напорных полиэтиленовых грхб поПЮ7Вб99- 83  

Трубопрсвдм, пролож енное в з е м л е  диам ет ром  с Ъ  ТЗОмм, 

монтировать и з  ч угун н ы х  к а н а л и за ц и о н н ы х  т руб иф асон

ны х част ей н о  ГО СТ 6 9 4 2 0  -6 0 + 6 9 *2 .2 0 -8 0 .

Т П  503-4-3Э.В6 В К
С т а н ц и я  те х н и ч е ск о го  обслуж ивания^  
легк о вы х ссвтом о ои леб  н а  г о  постов.

З а д а н и е  с т а н ц и и
Qra/дия Лист Листа/?

Р 2
О б щ и е  д а н н ы е
( OKOH4GTHUeJ

ГШОАВТПТР/ШС
temttnp аЬский филиал

2U9S-DH V/
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Qr.KZ-tZ

FUH

(А&а&т.
PutC.?ft

рыски*
Н.Конт ЯингоСа
HttY.etfd. 2мирной

Залманов.
Ъимоба
Комарова

1~и4

ТП 503-4 33.BG БК
Станций тахниу^скосо оболу нсиьссниЯ
легковых, оевтыюднлеа н с* 2опоето&

Стадах Лист 1 Л отстой
З д с с н и ъ  сгггасмс*t/и  Р  Z O  I

Corns
П л а н  к р о и л о .

ги п р о а в то трАн с
/fонин?раЬсний филиал

2U98 04 53
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£б/тус/с 3

7 6.S00
Г ~ ~

т п 5 о з - 4 - з д . а Б  в к
&гттамк;1/я /ггеэемии&акого с&оигургиваним  
jrczxofatse а в то лто б х м е й  н о  2 0  п о  в m e g

Привязан: ГС//Г Рб/акс/м
<$<9ание О т а м  city и

Cmodut) Juam Jfvamotf
П.ХОНТР. Римова Р 2 2MjvorS. Смирнов Ж у
Or.onett, Залманов «чл- < 2 е тб  /С 2

Схеме* ёЪ/луеков S.2,7%8 ГИПРОАЬТОТРАНС
JfetaiiZpodCKVv cpwtvas

Pvx./p. Лимовя
имв- Cm- им ж. Комарова Ж«1>

г и з в - о ч  GI
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-Вб/луск t Л м т у а к  3

62

Ц ы п у с к З

в Ст&нд для ксмпаъксных

'*-ipt£&iZ£eXH

Ш Е Е

т г
Нтктъ
№v.crd.
рух.гл

А ускун
Намола
Смионо? Ш

Я.слеа 1ищм>Л| Зд-w
jfui*to&r
кьлкх/оо&с

m z z

■4CoM*f

Т П 5 О З - 4 - З Э . 0 5  Б К
Г/ттаул/сс»? ш^хниуаекоко <э<$4<мулк v  &<хн<хя 
osaco^ wX a&rhAfofit/iGif люс 20 stop mot?.

СтуЪаЯ Atier Л tier о S
'Зс'асниъ c/»ccArMWV.

С е та  л*з 
Ctetrtbt &ыпу<жо£/,3.7.8

Zb

г н п р т т о т р л и с
4&*г/нграт}ск</о филиал

HIM -оч сз,
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с з
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.13
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/I
5

£

L
£1

Р а з в е з  J T -J
в. /00 6/00 р а в Р & з  I - I ' Э к с п л и к с с ц и я  о о о р у д о ё а н и я  р е а г е н т н о й .

нн
ф*
Йя

Наименование 
обору до вания /дазнасчъние. Примечание

1
З а т в о р н ы й  б а к  
д е э м у л ь г а т о р о в

Приготовление 30jo р о с т -  
вЬров деэмх/л 6 г а т о р  о в.

и н д е к с  
С Э -O O f - i  

4*0.01 м Ь

2

<3

Р а с х о д н ы е  б а к и  
д е э м у лн га ш р о в  (З ш т). 

В а н н а  с длелш р о п о - 
д о г  р е  бас т е л  е м .

Приготовление /О/ЬраствЬ- 
/оов до эму л б г а с т о р о  в.

Инвекс. 
СЭ'О.о м
4*0.01 м 3

Обработка •загрязненного сс/е- 
лочного Л70/П6Цего разговора 
из установки „тайфун*

ОНШ-0506

С о се м а  си ст е м ы  оборот ного ёо&осн&бнеения

у с т а н о в к и

4450

Л л а н  н а .  о т м .  3.000 ff о с я х „2~3" и ^6-0}СГ

II
тг =

з.ооо

Д е т а л ь  к р ы ш к и  <5акor с/хгс/7оло«ге//1л»лп с и т у ц ^ р о в

5Ю«

О т  точбы  передав- ^ '  _ д л я _ в ъ д ы  <$ 32
ли ва н и я  Ф 2 0

АЛЯ На/ТОЛНСНиЧ 
деэмульгаторами

^Рзс& онтм ое учазяйствь, приведенное нхх 
Зонном  л и с т е , и с п о ль з уе тс я  для обработки  
с то ч н ы е  в о д  оссрегатно -механического участка  

2.Чб>рт**к чк/ггкхть cog/пестноа лис/тххми 
&К’Ь»ВКг^;  в/С-9.

3. Обозначение (бд) в  скобках соответствует
вЪсриан /n yjr.

Устссне&ох &09 мойка 
узлов" и derrtcvtett \  j|̂
лнк-foo v Тайфун 

0.000

Owy/iwco ^osdbrxar /7/>c/6̂ »«saw

UhG.H*

ТП 503-4-3 9.BB в к
С то глгч ^  технического о&сл&ки&хн* 
легковых авптолго5илес/ «ог 80 постов.

3 доение с т а н  ион.

кссистемы оборотного &  
с г й ж е н и я  v o x x n o S k Q  J c rc to v * “  

ессгенгнач £<*?ях2-3а Б'Ж. 
План. Р<хъг>сзы.схема.

Стадия 1цсг
25

Листов
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А *н tiHlficbcKt'c филаСА

гиэъ-оч 0,4
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СЖ л с с н  iiC C  ОГГ7ЛГ. <3.000 .

0
V

V

Q*5

К
«8

д

a

ЫЫ

&ния

Нсхсх ЛТ£»/лЭ СЬиКИ* 
О&Оруд о баг н  со? Н о е з н  с е ч а м и  о П р и  меч.

/
З с с т б о р п ы й  6 а к

J K 2 Cs<*Ja
П р и г о т о в л е н и е  /0°/о р а с 
т в о р а

и н д е к с
СЭи-0.04-/

2 Насос* оЪзСГ7Гр /Ф^уЮ
Псрекаукаг fO°/° р а с т б Ь р а  

АСг (ъ о ч ) ^  р а с т в ь р н и и  бон.
Забой

ftiraxuHiutatz

3 Расходной 6сагЛ^{30^)л
П р и го то в л е н и е  3 % >  р а с т в о 

р а  А € г  ($ оч)*>
индекс

СЭн-OOtt-f

tf Насос.дозстрНДЬ'>{% ;
Д о з и р о в а н и е  р е а г е н т а  и  м ух  
гх л я н т  иное y v -к мойки абгомоонлеб

Забое?
ригаежиммаа

5
З с с тв ь р н н и  б о н  
п о л  иокри пам и д а

Приготовление Ю %  расстёЪ рсг  
пол асскри лам аЪ а.

Сборная
е м к о с т ь

6
Р а с хо дн о й  бак  
Пописхкрил а м и д а

П р и г о т о в л е н и е  0 , 2  У°  
растёбраг п о ли а к р и ла м и да .

индекс
СЭн-O.ob-f

tjVpttM e v анир.
1. Реагентное. хозяйстЩ приведенное Mar данном листе, 

исоолс&устся аля лгхггуляции сточник йод от мойки 
ав?том oSz/sie </ .

2  VepmstK uurare  совм естно о листам и ВК*7;&К-8;Вк«9.
•3. Обозначена* (&о) & еко&капс соот вет ствует  в а 

р и а н т у  П. : 3 3 -£ ар и ан п п у  *
Прсебязсгн.

На очистные соорчхс&ния 
оборотного *!>одоенаи#сеНия.

ТП 5D3-4-3S.S6 ВК
Станция техничоосого. обалулкибиния 
легко&ьпг orк то м о Ъ и ло и  н а 2 0  п о с то б .

^Здание с т а н ч ии.

Рлггелу/»>//агл ося* 4VS 
uJ)t£.Jfaah. Разрази 

Окема.____

Стеган* Лист Листов
26
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я
ПОЗ. Н а и м е н о в а н и е

4 и з о л я ц и я трубопроводов

2 и з о л я ц и я о т В а д а Ь

5 и з о л я ц и я тр о и н и к о В

И и з о л я ц и я а р м а ту р ы

Я Я
п [п

ОбйЗ-
начв-
н и в
п о

V 4 *

Н а и м е н о в а н и е
и з о л и р у е м ы *

о б ъ е к т о в

Кол
объ
ек-
гоБ

размерь
о<5ъекЫ

м е с т о
н а -
х о о л
<3ение

Т е м п е
рата-
рСХ-
тгпло-
н о с и -
те л я -

теплойзолаци ^то л ^ ] 
онная канстрнхгии)^^01

За а -  
н е го

ДЛ̂ НС
.и ли
высота

На^Нб
ч е н и е

н а и м е н о  
•б а н и е  
, о с н о в н ы х  
а л е н Р н г п Л

цион-НОГОслад

4 4
т р у б о п р о в о д  х о л о д 

и н о й  B o Q h i
- 6 5 40 1в=«' 5 5 ° C o d - Г р у н т  ГФ
— 4 00 4 0 te -чб* S 5 0 л « 8 е - О24(гост

г 4 т Р « 5 о ° , ? Р Й 8 Й 9  Г 0 Р Я ' - 45 3 0 } s s ° н и е 2S<a9-8S)
— 2 5 3 0 | 5  5° норм К р а с к а

- 3 2 5 0 ItfrlS* s s ° т е п л о в т - т
- МО 4 0 0

>
5 5 ° 8ых сгоет

- 5 0 3 S5° потерь 5 5 3 4 - 7 3 )

3 4 т р у б о п р о в о д  о ч и т а н н о й
воды 8 окрасочный участок - 5 0 40 t8uS° 5 5 ° Полуциличз

ц 4
трубопровод красосови
жаидих cl осоВ н а  очистке со6 ?. ~ 6 5 40 Ф Ъ ° SS° р ы  понегс-

5 4 О т в о д ы  НО <5 - 5 5 ° л о З а т н ы ?

Ц 2 5 - 5 5 ° на синтсти-

<«? 3 2 - p i r 5 5 ° ческом сЗя-
2 6 4 0 - 5 5 ° зуюцем
4 5 0 - 5 5 °

г  з е т
23202-33

6 3 С П р о и н и к и 4 4 5 - 5 5 е Руломмыи
4 2 5 - S 5 ° сте к\спАас-

9 3 2 - ЛМ5в 5 5  е ти к  РсТ- Б

40 МО - 5 5 ° па Т36- 44-
* 5 0 - 5 5  0 < 4 5 - 5 0

7 4 а р м а т у  р а 5 3 2 t8* 4S° 5 5  е

4 4 0 -  iLg:<6° 5 5 °

4 5 0 -  1>в=<б» 5 5  е

f i s p e d  н а н е с е н и е м  и з о л я ц и и  т р у б о п р о в о д ы  и а р м а т у р  
п о к р ы в а е т с я  а н т и к о р р о з и и н о и  к р а с н о й  БТ 477 гост 5 6 3 4 -7 9  

п о  г р у н т о в к е  Г Ф - 0 2 4  г о с т  2 5 4 2 9 - 8 2 ,
Крепление изоляционного и покровного сдоев 
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