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Производственный корпус моечных и оквлсонных работ
Д Л Я  Д Т П  НА 3 0 0  ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

А Л Ь Б О М  II I  
С О С Т А В  П РО ЕКТА  :

альбом I —  Пояснительная з а п и с к а . Технология производства.
Архитектурные решения. Конструкции железобетонные.
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

альбом и —  Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация.
Автоматическое пожаротушение. Пожарная сигнализация 

альбом ж —  Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.
Автоматизация, связь и сигнализация 

альбом iv —  Индустриальные строительные конструкции 
альбом v —  Задание Заводу изготовителю на автоматику 

и электрооборудование
АЛЬБОМ VI —  нестандартиэированное оборудование автоматического пожаротушения 
альбом vii — Спецификации оборудования 
альбом VUI —  Ведомости потребности в материалах 
альбом |х — Сметы
альбом х —  Проектная документация по переводу помещений в режим СОТ 

Примененные типовые проекты;
типовой проект 704-1-158. S3 .Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический

для хранения нет те продуктов емкостью 3 м5*
(распространяет Ка з а х с к и й  ф и л и а л  ЦИТП)

РАЗРАБОТАНРостовским ФИЛИАЛОМ 
ТИПРОАВГОТРАНС"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА,
главны й инженер проекта  у

рабочий п р о е к т  у т в е р ж д е н  и в в е д е н  
в д е й с т в и е  М и н а в т о т р а н с о м  РСФСР

ВИНЭ.Я. ПРОТОКОЛ ОТ 27.10.67 г.
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Сод г р ж а н и е  альбома г

Чертежей м арки эм

1 Общие данные (н а ча л о ) 5
г Общие данные (окончание) у
3 Расчет электрических нагрузок б сети

тоехсразного тока. Принципиальная од ноли ней-
нал схема ктп9 Рл1 5

4 План магистральных линий на от п-оооо; наотп.
3,300 между осями6/f  и А -А /г ;М  и  В/з.
План ВТП 6

5 План расположения на отп. оооо между
осям и 1-3 и А -5/г 7

6 План расположения на отп. о ооо м еж ду
осями 1-8 и  6 /г -г В

7 Планы расположения на отп. 3.300 между осяпи
Щ1-611 и А-А/г, /-З и у з -г . 9

S Расчетная схепа ^зво/гзов wM.wpz, шрв. /0
9 Расчетная схепа-380)гео А и)РЗ и
ю Расчетная схема ~ зво/ггоА ШР4 12

J L Расчетная схепа ~зю/ггоА шрз, ш р7 /3
(2 Расчетная схепа ~зво/ггоА ШР8, ШРЮ 14
/3 Расчетная схепа ^зво/ггоА ШР9, WP1S 15
/4 Расчетная схема ^ЗЮ/ггоВ u/Pff, шмг, (1/Рв (начало) /6
/5 Расчетная схепа *3801гго А ШР13( окончание). ШР14 17
16 Расчетная схема •» зво/ггоь WP/б, ш рп А9
17 Расчетная схепа ~зю/22оА шР16 /9
18 Расчетная схема «зво/эгОА {или го
<9 Кабельный журнал ( начало) г1
го Кабельный журнал [продолжение) гг
23 Кабельный журнал [продолжение] гз
гг Кабельный журнал (продолжение) 24

■ гз Кабельный журнал (продолжение)
ж Кабельный журнал (окончание), Сбойка кабелей и 25

прободоВ. Схепа электрическая управления
Вен теисте п а  пи. 26

25 План кабельных тнсптший.Лтш//гпггот статического зтпитйа 21
Ч ерт еж и м арка 3 0

1 Общие данные ев
г \

1!Iо?1§II

узлоА установки электрического оборудования 29

Лист Н оам еноВонир Стр.

3 Фрагменты 1;3 -5. Планы расположения наотп3300 пожди
o m u ^-6 /iu А-А/г, /-3 и В/ъ-г,ноотп.-/гоо пгмду
осяпи л-8 и Ы1- ыг 304 Кабельный журнал. Сводка кабелей и поободоВ. Данные
огрчппобых щитках Принципиальная схепа питающей сегтГ

Чертежи марки ACT

/ Общие данные (начало) 32
Общие данные (окончание) 333 Системы П1~ /74. /77. Л9... П12. Схемы функциональные 34

4 Системы fl&./?5tP6. Схемы функциональные 35
5 Систепо п /(п г ...т .П 7 ,П 9 .:П /г / с /е т

электрическая управления. 56
б Система /)5/пб). Схема электрическая ипоадления 37
Z._ Cue тепа П8. Схема электрическая управления зг{11§I

59
9 Система П2(пбМ М .. П12). Схема электрическая

регулирования. 40
10 Системы PU П12. Схема электрическая сигнализации

Система П8. Схема подключений. 41
11 Система пК пз. П4,П7). Схера подключений* 42
12 Система пг(П9... П/2). Схема подключений 43
/3 Систепо П5(пб). Схепа подключений 44

J 4 _ Систегш П /-т .т .П 9 -П /г . Ш епоный жирнал. 45
15 Система В2 (S3). Схема электрическая управления.

Кабельный журнал. 4616 Систепо 6£ /631. Схепа подключений■ 47
17 Системы В7... 69. Схемы* 48
ч Систепо У /Ш -..У 5 ). С гепи•--------------------------'----------- 49
у Система 91(92... 98). Схема подключений. 50

-2Q _ Ворот а Выездные на  линии С0л/1(/ч2). Схемы. 51
21 борота бьезоные на линии tU /чз (н4). схемы 32

ж . Ворота Выездные на посту Ш  нб. Схемы* 53
23 Ворота на постах шиномонтажных работ Нб(Ы7)

Ворота Въездные на посту Д / Ы8. Сгепы 54~
24 Моечная устонобка мод. 19127. Схема подключений 55
25 Сушильная камера мод. 8082.

Конвейер под. 9909. Схемы подключений* 56
26 компрессор*

Поечная остановка N  129. Схемы подключений* 57
27 Решетка ПА 211. Дополнительные иепи

управления- Схема подключений• $ Т

г

Лист Н аиюеноёоние Стр.

28 Очистные сооружения для сточных бод от
мойки обтопобилед. Схема ф ункциональная. 59

29 Очистные сооружения для сточных боб от
мойки автомобилей* Схема элект рическая
управления (начало). 6 (Г

30 Очистные сооруж ения для стачных бод от
м ойки автомобилей* Схема электрическая
управления ( окончание]. 61 ~

31 Очистные сооружения для сточных бод от
мойки автомобилей* Схема подключений* 62

32 Очистные соооижения для сточных бод от
м ойки автомобилей. План на оюм. 0 .000 63

33 Узел управления. Схемы. 64
34 План н а  отм. о.ооо между осями l-S u A -W i. 65
35 П лан на отм. 0.000 м еж ди осями 1-8иб)1-Г. 66
36 J /п ан ы  н а  от п. 6.зоа 67

Ч ерт еж и марки СС

1 Общие данные. Сводка кабелей и  прободоВ 88
2 Схема организации технологической евтйметные схемы 89
3 План расположения на отпоооО. Схема кабельных

соединений ПДСА. 7 ~

При&яьон

ТП 503-3-го. 87
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование jПримечание

< Общие данные ( начало)
a О бщ ие данные (окончание)
3 Расчет электрических наврузок б сети

трелфазново тока.Принципиальная оЭнолцней-
ная схема ктп, рл 1
План ма&и с тральных линий на ОТМ.0,000; на атм.
3.300 между осями б// и А-А/а*, 1-3 и з/з.План ктп.
План ктп.

5 План расположения на отм. а. 000 между
осями 1-8 и А-61г.

6 План расположения на отм. 0,000 между
осями 1-в и б|а-г

7 Планы расположения на отм-з.ЗОО между осями
A/f-6/f и А-А|е; (-3 и в|з-г.

в Расчетная схемам380/Е20В ШР/,Шра, ШРб
9 Расчетная схемам зао|ваоь иирз
Ю Расчетная схемам» 380/авов шрч
в Расчетная схема ~ зао/ваоь ЩР5, ШР7
/а Расчетная схема »о 380/авв шрз, шр<0
/3 Расчетная сосема «о зао/веов шрэ, шр/в
ft Расчетная схема ^ 380/аа0ВЩР//,ШР/г,ШР/з(началч
15 Расчетная схема ~ забегов шРй(окончание), ШИ*)
16 Расчетная схема го збо/eeoa шр*5, шрп
п Расчетная схема ~ 380|aaoe ШР46
1в Расчетная сосема зво|авоь пищ
19 Кабельный журнал (начало)
ао Кабельный журнал (продолжений
В* Кабельный журнал (продолжение)
аа Кабельный журнал (продолжение)
аз Кабельный журнал (продолжение)
ай Кабельный журнал (окончание). Сводка кабелей ч

прободов. Схема электрическая управления
вентсиетемами

g5 1 План гобельних пжытдЗашлоогстотгрепм ш т алм й1

Типовой проект разработай б соответствии с  
действующими нормами и правилами и предусмат
ривает мероприятие обеспечивающие взрывную, 
взрывопожарную и пожарную безопасность при
эксплуатации здешня. г  0

Главный инженер проекта !^7»^&Мо<*чоноб

ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

эм Силовое электрооборудование
эо Электрическое освещение
ACT Автоматизация сантехнических

и технологических установок
с с Связь и сигнализация

У словны е обозначения и изображения

Наименован ие Графическое
изображение

Электродвигатель установленный на кровле R 1_1Магнитный пускатель со встроенной кнопкой 1a
Номер кабеля по кабельному журналу HlUPi
Номер узла установки электрооборудования на плане ф
Коробка соединительная СК1
Коробка клеммная КК1
высота трубы над палом мм h
Труба сзальнаяводооазопровадная, условный проход аонм ТГ го
Труба электросварка*, условный прсход, мм т ее
]рубаполиэтиленовая.наружный диаметр, мм п аз
Коробка проходная разделительная 9

Привязан

ТП 503-3-20.87 -  ЭИ
Производственный «опус, мо работ для лтп на 300 ерузаечныхи окрасом ньис. ых. автомобилей
Производственный корпус моечныхи окрасочных работСгадил Л и с т Ли ставпт Молчанов РП 1 г *Ч Контр Оалнобсш

Dyr ftp 3 М олчанов
Общие данные (начале)

Минавяютранс РСФСР 
ГИ П Р О А& Т.аТР А Н С 
РоспхАскии филиал

Рчгер.
О Ш **

1 ииряева
Сраткоба Яаф .



Ведомость ссылочных и прилагаемыхдокументоб

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5. 407-54
Установка одиночных, 
магнитных. пускателей 
серии ПМА(исполнение зрзч)

5.407 - Н Заземление и зануление 
электроустановок

5.407 - SS Установка одиночных лщцковс. 
рубильниками

S. 407-56 Установка распределительных. 
шкафов серии шрН

5.407 - 63
Прокладка проводов и кабелей 6 
полиэтиленовых трубах 6 произ
водственных помещения.*.

СН305-П L/нструкция по проектированию 
и устройству малниезащитм

5- 401-49 Прокладка юдолей ипрободад на лоток пмШ

Прилагаемые документы

Задание заводу-изготовителю на
S05 -s -го. Я 7ACT-н электрооборудование и автоматику Альбом v
$оъ -ъ -го .д19па Спецификации оборудование Альбом ф
SO3-3-S0. S7Sn.lT, ведомости потребности в материалахАльбом

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и

Н а  им енобание Содерэка ние

Электроснабжение
Напряжение питающей сети 6 0 0 ) ка
Йатевория элекгроприемнико/ треты и перва*(шкаф т )
источник электроснабжениеЙстрооннал кт мощностью 630 кол
Учет электроэнергии щит н|н ктп

4*
до компенсации 0,45
после компенсации oja

продолжение

Наименование Содержание

Силовое электрооборудование
Налря- 
женив

силовой цепи ~ зво/ггоь
цепей управления ~ гео в; ~заос

установлением мощность $15.1 Ktm
коэффициент использования 0,45
потребна* мощность 439./ кВт
годовой расход эл.энергци /053.8 М 5т. час.

Способ прокладки 
сет и

Кабелем марки Дбьг- /7а стонаю, ср$р- 
м м  и лет ам  i . провод марки АПд 6 
спальных и полиэтиленовых. трубах(6ыход к 
электроприемникам выполнить в стальных тру
бах) в полу; провод марки /18/ в стальных тру
бах ;провод /163 к эл. двигателям, установленным 
виброоснованилх в гибком вводе

Силовые шкафы серии ШР/1
Защита от 
коррозии

Окраска труб эмалью марки пф 
в два слоя-снаружи и внутри

оэX0/«;тX5 
gX6 э
«S

Части, подлежащие 
занулению

Металлические корпуса эл.оборудования, 
эл. двигателей, распределительных, шкафов

Зануляющие
проводники

Четвертые жилы питающих проводов, стальные 
трубы эиектропрободки.специальный нулевой провой

Особые указания 
при последовательном 
литании токоприемни
ков £в цепочку)

Заземление специально проложенным нулевым 
проводом с присоединением его к заземляю
щему болту аппарата с помощью зажима 
(без разрыва нулевого провода)

Защита кабельной сети 
от механических повреждении

/истовой сталью на высоту Ем от пола 
ив местах,еде возможны повреждения

Молниезащита
Категория молниезащиты 
8 соответствии ензоь-т?

0(с1ля районов с интенсивностью грозовой деятель
ности /Ои более часов/,альбом!, лист Др-в

*11Части подлежащие 
заземлению

Металлические корпуса ттоютсслхгс оборудо
вания и вентиляционные воздуховоды

Зоземл. проводники Сталь полосовал сечением £5**»мм
Зазомлитель .Арматура фундаментов колонн

ПрцВлзан

К

жМ тir.Ofi.b
МолчанаВ

тчтг j  13*-Ы> 
[С /п .Ц н .«1б р аткоба1

ТП т - ь - ш 7  -  ЭМ
работ ____ JHblU

Л ДТП Ид &
ечныхи ОКРАСОЧНЫХл автомооилеа

Производственный корпус РЭЙУ4 моечных и окрасочных йоаг ЛУ&. ЛистоВ

Ищие teHHbefaoHvoHue;
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Расчет электрических ногр/зок ёсеп/ грехфазного тот

Р/аине//оёоное ззлоё т/юнс/яа 
ipenn мехтрояриел/мс/Агоё

tyiwecr- 6098ест- 
со/уоиеч М/л&б 
/frifcvtfr

п

1 11
Км

CoS/
W

ёнакш/тмозо- цт/енм/о схемуs i

й
щ
Г7е

« ъI!
I I
Кто*

НоксиюТьн^Пша* У/Р70Х ГодоВа/роаоб 
$8ехтр09Мр- гаи К

t i l

i t 5

\4
/г

1

47* <7
• 1 I

XSA

Й
fa-лихо/

и
НОЩРОСГЬтр-ров
шг*х8Ь

ФиемихоШ&инвщ-Ш91С-М7.
ниам.

-------
Оби/С/Р
0c6wuxtрезерв

\ \  С ь-
Ч $ 
К Вт

<S'v4'
к№

ч* |

4 *Кб/

ш1̂ 4
Х38Р'

' Р

1 *
_ Il X1 i 1 1 I W T 0,/-&38 73 ate ш озз,/ m s щ з 070 -30°С

Эхектооосёешем/е 4 / а$ щ зев /а s 73,S гз,б -JOT
4 // 06 329 /0,6 74,0 83,в -o o v

(/того OJ-Ш ™Шз 73 ом 47/9 т о
о./-епв 73 ate °̂ 1хч2 073 т о

Компенсация /60
/7отери б  т/оанссрорл/агоуое 2 г *
С/гого по /ст/7 после хонпенсаии/ /0/6,7 73 Q07 473,9 35,3 /0 /,36 еб4о 70,3 653,0 /хбЗО //876 7/0 -JOT

/т е 73 0,47 ш 070,0 55,3 /0 /,38_ 050,/ 76,3 658,5 /*630 ме?в 7/0 -oov
К irtmHofce ппиняга /гг/7 /ЙШ ?еп/о 630 кМ, & 4 7f,

*  //а р ка , сечение /собеса п е р е н ы и ки  п р и  
н а п р я ж е н и и  *3 3 0 /2 2 0 6  реш ает ся п р и  
п р и ё м к е  п р о е кт а

ем  А езерёны й ё ё о 8 к  /Ш С, s/ст ам аёк/ёаем ом у  
ё  КП П  реш ает ся п р и  п р и ё я зке  проект а  
А см н ы е  ё  с ко б ка х  P o n t/ д з я  т ем пера
туры о кр у ж а ю щ е го  ё о зд у х а  - ОО’ С.

Схема

Ш ( ^ * Ш /б 2 о з
/7 р и н ц и п и а /1 ь н а я  о ё н о л и н е й м а я  с х е м а  кт /7 //рим ципиалм ая от озимеиная сх ем / /У 7 /

ш ш ш

sj7es\ xpse зз7ге\ ли ге pyrA /w se 
Ok / к __ 4k .~ .3 k  . .  Ok . у

/и736\М 73в  
Ok i

T  щ ~ ш
IA4SS-WUJ7JJ \KJ7J6

*  -

i  l^ / s  £ £ ~ 1 Щ \ !? o /s i Jpo/о  £ Ip t /s i ~J<x/si ~J°o/Jx J w /J . ~ Jw /y

33766\ X3766
SOP■Tg(fr

РР/
Н РО -/

'sso/es& fffism - e /y j

Ti I~ Ti 1X1 iOOV rf?A iw V

к

НЩР/ i . HU/fi/

У Ш Щ ,

в

V * elV .л  1 ж л  J Ш

.m o t  .m o i . тн/ш

В  В

Ап/ /кбт Ур-ПОх

t T T ~ P f
/р о \ Ш Х Л 9 0 \  J t o \  & o \ jp 0  
*6 Л^йГ\  so л  so Л /6 Л &

(SI О □
Ш И * tu p /4 cup/3 Ш 0 / <em a ti/O -fo /Ш w

т о гш п Ш тcoootpelb 43C
/u/c*k ps,cm

& f a ? 2 6 3 / о / 66 Ш /Щ ' 7,0 / 0 о C J C J C J /0
PdC'Jvr/fbnr ТОК, Л s z e 8,6 86,6 щ ,М 4 6 4 S C J C D C D C D 4 S

*С7рЬмё р£Ф&
\#/. г й п р п л в т о т р л и с
< ]ft0C7D&CK(jO фемихЛ
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План маеистрсмьных линии на отм.0.000 Ллон магистральных. линии на отм.3.500 План магистральных линий на ОТМдЛОО 
Между осами б// uA/f-л / а  Между осами f-З  и б/з

d > Я Ш Р ПОШ 3,600Й
ШШ1 
шва

ж и р  fa
ш г з д а г

© -------- J & =
с отм-ЦОйо

Поз. Наименование Тип
технические

данные Кол. Приме
чание

i Трансформатор сухой гса-бяу/оуу бдокаДб(к>)Дцкв * Моёисполнение
fc Шкаф ввода высокого

напряжения шае-адз 1
3 Шка<р ввода низкого

напряжение ШНВ-ЭУЗ < ЛёЬоеисполнение
<< Шкаф отводящих линий ШНЛ-ЗУЗ /
5 Шкаф отходящих линий ШНЛ-МУЗ I
6 Комплектная конденса- УКЛН-0,38- УК

горнах установка /50-ЗОУЗ со  калр, а, заоа /
7 Распределительный пункт мш-здочдо / pnf
8 Пускатель моанитный ПМЛ7//00& ~  сеоб
9 Щиток освещения аеп зм в 1 ЩОМ
<0 Лщикс трансформатором a m - a w Вдовл, esto/збо Т
Н Сталь полосовал Cm. МО*Н 30м

ТП 505-3-20.87 - ЭМ
ЙроизЬоастбенный корпус моечныд и олраепчных. 
работ От лтп на 300 арузобых сйтомобилеО
Производственный корпус, 
моечныхиокроеочныае рема
План магистру ьньм диной на

а г
ХТГИПП КРЯи! КШчиТп»!

РП

на ошиоо между осямиб/М-л/iy 
/•зифМанктп *

J J LMHwaflmompGHc РСФСР
ГИГРОАБТРТРАМС 
Pocmoftcmj Филиал
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б

о
м

 ш

Схематический план

1 высота подвода трудны х проводок 800мм. 
за исключением указанных, на листе.

£ Для токоориеннисо69 установленных на диброоснодонио, 
прое г топ предусмотрены, соединительные хородги.

Т П  503-3-20.87 - Э М
Праизоо<̂п*£нньш корпус моечных и  окрасом* работ для ДТП на $00 орузобых оотомоБилвО
Производственный корпус ' '
моечных и (Красочных работ

очных.
РиЮТ ПЕНЯ ЛХЩЯ

План расположения на ОТМ. 0,000 между осями 
h C  ц в/е,- г

РП б
ПопШшаBrnompaHcTSĉeF 

ЕИПРЙАВТрТ РАМСРосгпоВелиб филиал
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6000 £0О0_

ф

/7/1 он распо/ом/е/сия //су о та/. o.oQff //ем$£/ocaw /-3 и <• Г
К ,

/ы Обозиаием/е /Ушме//о£сум/е Ко/. /7ДЯеу.

/ 6.407-S45./0 !/сг0#Ы*& н&гм/гА/ого wcw-\11I1 37
2 5.407- 54£70 УстА/оёх& //аш /т //оео

АУСКОТбНЯ/7А/Н *6/1' /6
S 5.407-54.£.00 Устсга/оКассу л/агм /7//огоii 23

4 5407- 64. £.30 УЬгал/оёт AixythurMPto
мскатеир /7л/из2*£> 3

S 5.407.54. £.50 £/С70РОбк0 HOtMJWOW
пускателя /7Ш  52/-/ /

6 6-407- 66.060 Установка a/oia/uta/ow
пускателя я м  7//о 4

7 5.407- 53. £ 5S0 S/c70#oC*a аш икаЯ63-5/-Г /
3 6.407. 550.100 Усгал/оёлху ящипу ЯвШ & й 6
$ 6407. 56. *./40 I1

дегителбМ>гоа/Р//737.0/о?0б 2
/О 5 407. 56./. /40 (/ст&яоёка ш косоо росп ое-

deM705uKnoaypr/755.o4esp0fo а

/ St/сотеу подСо&агрубга/х лроСодо* JooAiMt 
За (/CKJ>cveM/ess !//:агяум>>ь/х му sucre, 

t  Д ай бентсис/пем, устаноЬенннх на  
Шрооснобонии, проектов предусмотрены 
соединительные троЪм,
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а 10

3 | g

Аппарат на вводе 
т и п ;
З но м ; А» , расцепитель, А
Обозначение, тип, 
н а п р я ж е н и е , 
Р уст, кВт 
0  расц. А

И =
| i l

T v n ;
U ном, А,
расцепитель и л и . 
плавкая В с та в ка , А

h2i

Лонные питающей сети

Ь

¥
Я

|1
Х »

3 s l f *
. » § ■ § ?

е  g  i ^ g |

^ o E c

c

I
Обозначение; тип-.зном. л, Расцепитель;, 
уставка теллоооео 
реле, А

3 *
5 э
S S
s «

I!

, ш »  о
[U  ?  с  5

I § Ъ3 2

Условное изображение

Номер по плану
Шип
Рном, квг

Тол, А Д н ом ,
Эпуек

Наименование
механизма

Обозначение чертеж а

ь Н Ш  Р/

I s
. цоод\

____ ШР/
Ш р У /? 3 1 0 й -е гу з

о *5L [1/го (I

н и

О
ш као  
упра!

/го

нг-f

П

ж -з

О ш ка<  
уп рв<

fH 8 jt

ншрг

\
Р у : 66 ,0  кВт  
7р: 82,6 А

Ш Р £

J5 0
« О

Н3*1

I I *  [| *  [1

C£L C£S

р т ' Й м  ( чг3Ы
К 4 Ш  ф  К/Овб

О
ШКС№
управ

нз-г

60
1 Г (I

□

60
1 Г О

H s-i

а

8 5 0 А t
: ншрб

\
Ру*3,6*бт
Зр*?,0А

Ш Р 6
ш р?Г#31 W -  г£ У З

«  [|4? |Н? [|
H 6 -f

П  J F 6||ЛП50б-
-ЗМТ
е,5А
н б -а

60
/б I)

HSW

*  (]

КМ58

J00
155 (I

КМ 53

400А

ж  [ I
ЛО I I

НЗМ

КМ5Ц

Р у* 58,1 Кбт 
Эр* 13,5 А

400
т

HSS*f

КМ 35
CM ППМЛ-*ППМА-* ППМЛ-Л П пмл-* -ее/оог м я п л ?  *t _i ,  jnna т_ч» лпр

[1 -1® \ 1 N1 1 * *  1 1 /в  и
/

, HS6-I

a r s e
-ее/оог
/9.0А

~его&

HS8-8

зг/о о г
30, ОЛ

~880в
И 53*8

з г /  оо8 
30,0 А 

~ егов
, HS4-8

-зг/оое. 
30, о А 

'v&eoa 
H5S-E

во
15Г

Ml
(|Att05t<

88,0
Ш,3

Компрес
сорная
установ
к а

м е
<|Д180$<»

8 8 ,о
Ш.З

e e a s
Компрес- 
сорная 
установ
ка

М 3
ЧМВОЗЦ

88.0

М .З
a s a s

Компрес
сорная
установ
ка

Резерв Резерв

ми
АОЛ 8-88*4

f,S

a s
a s ,о

Насосная
установка

м з  
А0А8-88-(|

f,5
a s

85*0 
Насосная
установка

м б

0,68

ft!

А в то м а т 
ваз-вовы

Резерв Резерв

5*

0,5

8 ,3

Шкао»
управле
ния

М 58
М « 8 М 8

1.S
1k9

* 8 ,0
Насос
консоль
ный

М 5 3
ЦА/60 SU

45,0
8 9 ,5

гоао
Насос

консоль
ный

М5Ч

15.0

89,3

805,0

М 55

15,0
29.3

805.0
Н а го е

п о гр уж н о й
ГКом-400/85

М 5 6

S.1

h5
тз,о

Кран
электри
ческий

Резерв

принципиальной схемы

/.Пусковой аппарат, ти п  которого не указан на 
р асчетн ой  схем е, п оставл яется  комплектно с
м е х а н и з м о м  в м е с т е  0. проводом о т  аппарат а  до эл ектр о 
п р и е м н и к а .

8 . К алектроприемникам поз. f -з ;  5 8 - 5 5  выход из подготов
ки  пола вы полнить в стальных, электросварных т р у б а х  

3 . Пускатели ео з н а к о м »  к о м п л е к т у ю т с я  приставками П К А Мииавтотмнс рсфср 
СОТОШОТРАНО Ростовский филиал
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Данные питающей сети
~Т Лппарат на вводе 

тип;
У  нон; f l ;  
расцепителе, Л
йвозначение, тип, 
напряжение, 
Руст, кёт 
Ураец, А

Тип;
У нон, А,
расцепитель или 
плавкая встав ха, А

I I
Si

II
A s

Обозначение ;  
тип /  У нон. А * 
Расцепитель; ,  
уставка теллобщо 
реле, А

и
5*

1  * 1 *  *

I t # -

Условное изображение

У  онер па плану 
Тип
Рнон, *Ът

У  нонТон, А
иен

Наименование
механизма

О бозначение черт ежа 
Принципиальной схалм/

£

НШРЗ НШ РР1Г
Р и * 89,2кВт 
7р* /32,/А

М 7
4АА80А4

/./
2,8
/3,8

М2
4ААЗОА4

/,/
2 ,8

/3,8
Механизм
Привода
борот

ACT 2! 1 ACT-2!

М 9
4АА80Л4

/ /
2,8
/3 ,2

А/ /О  

4AA8QAA
/,*
2,2
/3 ,8

М еханизм
п р и в о д а
борот

ACT20 \ ACT-г о

//,0
22,8
/36,8

Конвейер
Штанго
вый
груз о не* 
сущий

м /г
M A/W S4

/ 8,0

40,2
73 ,7

Подген* 
ник• комп 
лект 
передвшк* 
ник стоек 
{режим

SimJL

М /3  

4 А 9014

г г
в, 02

30 /2
Установка 
моечная 
шланго* 
ваш

М/4
449014

*.2 
3,02 
30,/2

Установка
ноечнам
шламо
вая

M /S

8,8
8 ,9

Пылесос
перенос*
ной

е /2

во,о 
4S.S

Sfc/vrMfffca
для
/ЧОйки
diutami
лей

М/7
4 А 200н е

37,0
70,0
62S,0

М /8
447/64

0,73

2,2
9,8

Установка Злу койки

М /9
4 А 7/64

0,75

Z2
9,2

Насосная Механизм Механизм Механизм 
установка передний низа Задний 

ноющий автонов, нсюший

44 7/64
0.75
2.2
9.8

М 2 /
447/64

0,76

2,2
9.2

Механизм
Задний
ноющий

М22
447/64

0.7S

2,2

9,8
Механизм
передний
ноющий

грузовых автомобилей

Резерв

в. Мусаевой аппарат, тип которого не указан на 
расчетной схем е, поставляется хомппехлгно о 
механизмом вместе с лравоУом от аппарата во  
яляхтроприемниха,
2. И  ялехтроприемникам лаз. //,/2,/7~22 вххоЭ Ш ЛоЭ- 
глтовхи пола выполнить в стальных электро сварных трубах.

3, Мус кат ел и со Знакам *  комплектуются лриета/хами /7АУ7,
ifatnoТа

"ИнЗГрт̂

run Молчанов
\хонт* hmktajL

МолчановашГ "
Pyx.Sft.
бук, гр. 
dm.им ж.

Ширяева
Черненко

Ш г
Ш 1

Т П  9 0 3 -3 -2 0 .6 7  - Э М
дрсизвоЗствемнно корпус моечных и окрасочных рМ  

Ялх АТП на 300 грузовых автомобилей

ЯП
Производственный корпус СтвЗис\ Лист Листов
моечных и окрасочных работ

Расчетная схема ~380jz206 
Ш Р5

Ни*фО***к«й* АсФсА
ГИПРОАВТОТРЛЙС

fimmtteKu* анниш*
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Лонные питающей сети

Т Аппарат на ooode
£ | тип:3f ном: Л, . расцепитель, А

t i l

Э1С
Обозначение, тип, напряжение,
Руст, кВт
3  расц, А

! рiff
• s g 4

Тип;
«7 ном. А,расцепитель или 
плавкая вставка. А

э
з !

э  g

I I
# §

-- О)0 )3  Хр ,3 6  < # О р -

si oS is s
‘§ I l 3 l§ £ -5

Обозначение*. 
тип’.Знам.А, р а сц еп и тел ь , 
уста в к а  тепловое о
реле, А

х ОО) Ж=: з
и  х
=»о
э<8Й в
5 е

4  « § ?|М р 5

Условное изображение

Номер по плану
тип
Рном, кВт

Ток, А
Зном
Я пуск

Н аи м енов ани е
механизма

НШРЦ

к
НШ РЗ

\
щ р ц_______

ШР < 1 7 3 5 1 0 -EfcU3

II

PU4-n-tO
ЧИРЧЗ-0/
-/o/aao

н ы -a

16H0Z
kO A

Lhcs^

Убное
Ш

*>»агов

U s * *

KM £7  
ПМА*~ 
/6 / /Ой 
4,0A 

*»ггов

RQP73

к м е а  
пм  Л*- 
/6/ /Ой 
Ц.ОА 

ъ г г о ь

я ш

Ш А

Ру* 95,5 кбт  
Зр* /38,/А

/00гй и
Ш

скеэ
нез-г

I Q.P&9 «.F30 Q.F31 ✓

п 'г г п 'г о 'г - 1?
а г з о

и в ш з -
Е5

т
Ж

н * н

II

GLF31
л в ш з -г

60
К № М

т
Ж и

/ М Ш

к лшзгАппаратный
ш каф

asp
е$0

нзз-f

I I *

АШ 3 3 -4 3  
Аппаратный 

ш каф

нзгчь ,нзд-г

т

,нзм >Н35/ нзв-f НЭ7-/

6  6  o k )  o k )  6  6

Н39-/ Hf±| нцс-f Н43-/

М ЕЗ

н о
aa.6
135,6

Лйнвейер
штанео-
бый
ерузоне-
сущий

м г и

0.6
CU9

Пылесос
перенос*
ной

М Е 5
УААвОАк

И
г ,6
13,8

м а е
4AA80AU ш в о м

и
а, 8

13,8

М еханизм
привода
во рот

м а г

U
a.a
/3,8

м е б
4AA80AU

и
а, в
138

М е х а н и з м
привода
Ворот

м сэ
4A9GU4

a ,a
s.oa

за/a
Устной 
ка моеч
ная шлан
говая

м зо
ЦА9шЛГ

a.a
s,oa
зоj a

Установка
моечная

Н в О -шлагбая

м з /
бхМГООЯЦ

/в.0
ча,г

73Л
Подъем
ник-ком
плект 
п е р е д о и з к , 
ных стоек 

м

Е з а

т о
*5,5

Остановка 
для

и еа-
те ле й

м э э
чдеоома

37.0

7ft0
sas.o

Насосная
установка

м зч
ЧА7М4

0.SS
/.7
г б

Блок t 
мокпции 
передний

м зз мзб
й«ЧЛ7/5Ц

г*о,73
4.4

/9,6
Мокпции
механизм
передний

М31 мзо
axitAaoou

Е* /.5
г а
35,0

Щ етки
правые

Установка для мойки ерузовых 
щеточно~ струйная

мзэ мчо
&ГЧЛ806Ц

£ */,5
г г
35,0

Щетка
левые

МИ №2 мчз
го д н е й

e * o.ts

ил
/9.6

Моющии
механизм
задний

автомобилей

ЦА7/Л1»
0.S5
/,7
7.6

блок
моющий
задний

Резерв

Обозначение ч е р те ж а  
принципиальной схемы А Г Г -г/ А с г - г / Л С Г -2 0  Л С Г-20

/. Пусковой аппарат, тип которого не указан на 
расчетной схем е, п оставл яется  ко м п л ектн о е 
механизмом в м е ст е  е  проводом от аппарат а до электро- 
приемника.

&.#алектроприемншсам пот.3?-невыход из подготовки пола 
выполнить в стальных электросвар ных. т р у б а х  

3. Пускатели со знаком *  комплектуются п р и с т а в к а м и  ПКА

Т П  5 0 3 - 3 - 2 0 . 8 7  - 3 1 4
Лроизйоастоонныо ко: 

loom Оля ДТЛ наЗОТ
Производственный корпус 
моечных и окрасочных работ

.чныхи окрасочных 
ых автомобилей
О п а б ш ^ Л и с т  I Л и с т о в "  

РП 1 /О

Расчетная ехема~380/ггов 
ШРЦ филиал
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Данные литам щей сети

1
11А
1||

Аппарат наьбоУе 
тип?
У  и он ; А; . 
расцепитель, А

~~DSoj на ценил, тип, 
напряжение, ' 
Pytm, к$т 
J расц, А

Hi
и»

Zun: 
оном, А,
расцепитель или 
ллабкая Вета6ка,А

l i
| |

A lu *

I I
I I

Обозначение) 
гит, /нон. At 
Расцепителе у 
истабка m&nncieta 
реле, А

УслоВнов изображение

Ромер fto плану
Tun______
P hoh , *bm

Так. A Уном
Jn ycx

Н аименование
м еханизм а

mips

400A

t t /P S

/

/ ю ы M S -/

KN45

Ш -2 .

№002, 
8,0A 

*3806 
N4S-2_

К М Ц

^ 2 2 0 0 2  ®

2,SA 
+ 3 8 0 6

KM46 NM47

№ 002  
8,0 A 

+380$ 
Ш -2

/22002
8,0A

+380$
M 7 -2

Ck 4S

НШР7 £W P6X
\  М а л

P y * /2,1 Kbn  
Op* 23,6A

g - i m s - n
P y s 3 7 ,tlA m
Jp*64,3A

II
/ / 11

MSO-f М 57 -/ //S 3 -/
NS2-/ . N63-/

/

KH49 
П М Л*- 
/2/002 
6,0 A 

+2203 
N69-2

0K49
( 7 m
М49-Э

UN47 
&\/M/l 
^ /2/002 

/,OA 
+2206

7 [км$8  I
П / 7 М 7 * - ЛЧО V r *  /РМЛз  U J/* / /о г  

6 ,0  A 
+2206

.N67-2 ,NS2-/

C/SS7 
(/272  
HS7-3

( 5 т ш г

M H se  
п ш *~  
/S/М  
4,0 A 

+2203  

N89-2

'Гарлст/ш/,
ШУ62 у— -------------- 1

РО шкал у/7. /  КМ S3 I t

U - T - J  i-Jypyy/to М/6//02
4.0А
2208

HSS-/

КМ66 frmmyn
пил*- r4Apabe*ufi 

* / e / m —
4,0A

+ lio S
N62-2 ,N63-2 N64-2

M 4 4

4А Ш Ч

0,5$

H i

1,8

В ы т ящ - 
нас 
BeHmouc. 
тема 
A/o

M6$
4М 2М 68

г/, о
ZS

мая
Вентоис.
теме

6 /4

М45
4А //2М 88

НОР
Вентеие-
тена

6/3

ЭП -2Ч

М47

48//2MS8

69,0

б ы т е».
н а р
Вентсио-
т*на
6/2

ЗП-34

М 4 8
68362

0,56

Z L
Вытя нс. 
пае
вемтоие-
тема

3 2 /2

ЯСТ-15

М49
68084

Вытянс-
мая
Вентеие-
тема
3 3 //

ACT- /5

М $0  

4 д т ч  

/$?

Вытяьс-
пае
Вентоио
т ем а

8 / /

з м -г ч

M S I
42 S3 А 2

4,2  
Рриточ 
мао
Вентоис-
тема
П8/2

A C T -7

MSB М 6 9 М б о 8 / М62 MSB
40080/74 4008064 408084 4086084

/,/
0,46 45,0 2,8 2,8

Механизм 
при Во За 

Ворот

А ст -гъ  А с т -гз

Колонка 
ВозВихо- 
рабоалт- 
ная

/8 8

СтенО 
бияеноогц- 
чеохий 
ТернПНМХ 
систем

/7е9еемни*
канаВ ннй

M S4 6$
4888084

2.6 /8,$

Механизм
ПРиВода
Ворот

СтенО
диагнос
тический
хоЗабых
кацестВ

PesepS

a c t - г г  a c t - г г

I  РуекоВой аппарат f тип Которого не указан на 
расчетной схемеf поотаВлретсй комплектно с 

механизмом Вместе с  проВоУом от аппарата до 
дпектроприемника.
2. Келектроприемникам поз. $7,52 Вь/хоа из поаеотоВ/си 
попа Во/лопните, $  Сталиных ллоктросВарнб/х трудах.
3. Руохатепи Со Оманом *  комплектуются приетаВками РКЛ.

Прибман

т вж

ТИП
НхонтА

г,/а З Hapuauti 
tp, Шч/яе/с 

UifiMHXO

Т Л  505-3-20.87 - Э М  
ПрсиМоЗстбенмый трпуо нейчних и акраооины7
paSsm 9ря АТЛ на 3QQ еризобм аВтомобипеО
ЛроизЗсветЗеммми хернре 
носимых о  ецрасяиных pmSxr

Расчетная схема + 3 io /2 iO  6 
ШР5 ШР7

НцмаАпвтрвме РСФСР 
ГИПРрАВ ТОТРАНСРостЫскый ештшан



АЛ
ЬБ

ОМ
Ш

Обозначение: 
тип; ^ном. Ai
Pocu&rtu277£/?В j  ф
уст аёка теппоёсгс 
реле, А

I
<4

ЧК £ £§1
!1НЫ11м|Ь

Условное изображение

Номер по плану
Т и п
Рнон, кёт

Ген, А Зном
Улус*

Наиняноёание
неханизнЬ

Обозначение чертежа 
ПЯижеипчшненоб с х е ч н

9 » «  ¥ * «  9 » « i  9 Ж Й  Ф й й ?  b % £  6 S &  а  2S £25.0 А 
*2 2 0 6

*88-2

25,ОА 
+2208

.У57-2

С * 66  
fye/4  

ues-з
К /0 8 /

25.0А
+2208

У 58-2

2S.OA
+2203

сМ О -2

Ж 59
Птбц
*69 -3

f r x /о в / § * /0 8 / § * /0 8 /  § * /0 8 /  § * /0 8 /

У2 2 /0 0 2  
25.0А 

+2208

*70-2

У22/002  
25,ОА 

+2208

K7/-2

С *7 /

*7 /-3

‘ 2 2 /0 0 2  
25, ОА 
+2208

Н72-2

0*72
УО/4 , Г у т  П/6/ i

*72-3
* /0 8 /

12 2 /002  
25,ОА 
+2203

И  73-2

0*73

*73-3
§ * / 0 2 /

'22/002 
25,0 А 

+2208

* Ш

* * 3 3  
\П *Л *-  
'22/002 
25,ОА 

+2208

*33-2

* »  ? ж  t e t a r  f c :tSjOA
*2203

*3 4 -8

25.0А 
+  2208

*85 -2

Н 6 6
W32H4

5 /,О
22,0

/85,0
Во&9ушно<
теллоёая
Заёеса

У ///

ACT-/3

N87
4А /3 2 *4  

// .О
22,0
/83,0

Воздушно.
теплоёая
Заёеса
Ш/2

ACT-/8

N 8 8
4A/32N4

/ / , 0
22,0
/5 5 .0

Воздушно
теплоёая
заёеса

5 2 //

ACT- ( 8

N82
4408*4

/4 0
22.0
/58,0

те/ргоёая
Заёеса

8/2/2

ACT-(2

И 70
4А 02*4

/ / ,о
22,0
/85,0

Воздушно.
тепооёая
заёеса

* 5 //

ACT-/8

N 7 /
4A/32N4

Н О
22,0
/65,0

Ваздушно-
теплоёаО
Заёеса

*5 /2

АСТ-/8

N 72
4 4 /3 2 *4

П О
22,0
/8 5 0

Воздушно-
а)еособая
Заёеса
У5//

Аст-18

N73
4402*4

Н О
220
/55,0

шно. 
теплоёая 
Заёеса 

Уё/2

А С Г -/8

25,0 А 
+220$

*88-2

*22/002 
25,0 А 
+2208

У22/002 
25,0 А 
+2208

* 88-2

‘22/002
2£ОЯ

+2208

*89-2

N 8 2
44/32*4

Н О
82,0
/65,0

Воздушно-
теплоёая
заёеса

У7/2

ACT-/8

48/32*4

Н О
22,0

/85,0

теллоёая
Заёеса

У 7 //

ACT-/8

44/32*4

//,0
22,0

/85,0

Воздушно
теплоёая
заёеса
*8/2

ACT-/8

44/32*4
Н о
22,0
/85,0

Воздушно‘ 
теплоёая 
заёеса 

У ё//

ACT- /8

N88
44/32*4

Н У
22,0
/55,0

бездушно- 
теллоёар 
Заёеса 

УЗ/2

N87
44/32*4

Н О
220
/85,0

Воздушно-
теплоёая
заёеса

УЗ //

N28
44/32*4

//,0
22.0
/85.0

Воздушно-
теплобая
Заёеса

У 4 /2

*8 9
44/32*4

Н О
22,0
/65,0

бездушно-
теплоёая
заёеса

У4 //

I  Лускоёой аппарат, т ип которого * е  указан на  

расчет ной схем е, поставляется канплект но С  

неханизнсм ёнеет е с  яроёаРом от аппарат а Во  
Электроприенника.

2.Пускатели со знаком "комплектуются пристаёкями /7///?.

ТП 505-3-20 .67  -  ЭМ
Пе»н*Метгпушр ****** моечних номеруем***/* 
ртЗст 9яя АТУ на 800 г/хзеёнг аётямобилей
ОршиоВсмёеннш короуе 
ноечны* и скрясочнмк paSot

CreOwt Л***т I ЛиетМ

Расчетная схема % 380/220S
ШРЗ, ШР/О

РП  /2
*иичЗ+>стр<гне РсфСР
г и п р о я а т о т р л н с
Росто/оний <рилиао



niwogpvv 
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Донные питающей сети
Аппарат на вводе 
/pun; i.
J  ном*. Ai 
расцепитель, А

i|  i
t i * iO-D? 
Ж ------

Э И

if:

Обозначение тип, напряжение, Руст, кбт 
д расц. А

Т и п Гином. А,
рс1ецепительви ли . 
плавкая ветавка, А

Н

g«

ч  „ л ?

£щ

се

Щ *
К  Обозначение; п*,Зном. А) 
1ецепитель;. уставка тепловово реле,А

8|
" I
I t

3 е

0>|
1 3

ч
ц Ь

i ld lif
§  *< М  gg4**О  3 »

Условное изображение

КМ/73
н к м  пз
К П З -Тр Н Ш Р 9

ПМ Л-7//002.

~ ь г о  6  \

ШР9
ШРИ-73701-22 У £

и
60
/б II

, J f f i r f  . Н15-1

к к п ц
ипмл-
/aaooaдАго звоь

60
Ж II

КМ75
ПМЛ-
/гаооа*6А
~380в

н?б*г

K7S-1

ШзвтвО

;м7б 
пмл- 
1££00а 
г,6 А 

О.380&
нт?-а

К76-/

УЖ CKfi
ЙРйШ

к ь т
пмл

/агооа
£,6Аз̂воеь

еоол

Ру* W  КЪт 
З р : Ъ 8А

60
£5

Н78-1

и

7 J ^ 7a 1КМ 19 - ирлмл- ®)пмл-

js a
16 П - в  II

HQ0-1

Hia*a

к г н

/ггоог в, о л
л .  3 8 0 6  

! H 7 9 -S

*78-3

4994 |СЙб| У99Ц 
Н78-3» iOiO

. №  дя-цлта̂  jpi-uA-eo
1 л т б О  f e l m i o  ш а т а о  В ^ в т э о  

лл£-7йа-еуз пль-тгг-гуз пкЕ-тас-адз лкмеа-ауз лимса-анз

laaooa 6,0 А *3806

I

Дкмво I
Плмл-*и

ста

нао-а

К79-3

4994

нао-а*

/г/ооа
1,6 А

~агов
на<*г

С Ш  У 994 

Н 81-3РЗ*цл*ео‘
6

К М  81 

| П М Л -*
/а/ооа4,0А~&гоб

ншр/а ницрп
X\ 1 КОЛ

Ш Р  /в

ш р  1 1 -7 3 7 0 1 - а г у з

.62
63 о

, Л Ш  JL/50-f

КМ/49

J62/6 II

.КМ/50
□  «МЛ-* ПпМЛ-

60
OF [ ]

CKfil

егюоа
£5A~агоь

, H M 't

CH49

T/oaT

1/10Q6
~агов

нво-а

KMtSlff
□  пмл- 

ааюог
~ггоб
Htsi-г

Ру*3/,7 квт 
7р* 48,7 А

6 0
72Г

,Hisa.i ,н/5з-(

КОР-13

DID

. кмса 
□  «мл- CD 

н/ооа 
~баов

нсе-а

СЛ/5/

11151
к/оа£аГ

ИШ
м
а
X

I
А

номер по плану, М7Ч M7S М76 М77 М78 М7Э М80 ма1 М/49 Е 150 М151 E/se. /53 /54 (55 /56 /57
Шип ЧАНйМв Ш 636У ш м ч г 67184 8/0046 6/0046 вбзве 680А4 4А /60Я6 Ы Ш 6
Рном, К&Г 3,0 0.37 0,55 0,75 а, а 2,2. 0,55 и И Д 6 и 5,6 as 0,5 о л 0,5 0,5

То ,. Л ----------- 7.8 1.В /, 7 г.о 5,5 5,5 1,3 г , 6 eta в 5,5 £2,6 5,5 е,з 2,3 е,з г .з г.з
1 7  писк 3*0 48 6,0 30,0 зао 7,1 /3.0 135,6 /35,6

Ноименование
механизма

вбшжнак
(ентсис-
тема
е е

ббтж на*
вентсис-
те м а
в п

Вытяжном
вентсис-

тем а
616

бытшная
вентсис-
тем а

67

вытяжная

вентсцс-
тема

68

вытяжная

вентсис-
тем а

69

быпяжнзя 
бентсис- 
тема 
ба|/

вытяжная
бентеис-
тем а
ьг/4

Резерв Приточная
бентсис-

те м а
П5

НасреБа- 
тель вент< 
системы 

П5

/Ниточная
вентсис-
тем а

П6

Нагрева
тель беж* 
ецстемы 

Пб

Щ и т а в -
/помати-
зацицвем
системы

т а

Щ и т ав
томатиза
ции вент* 
системы 

ПЦ

Щ и т ав
то  м оти - 
гацииВснт- 
системы 

П7

Щ и т ав

томати
зации бенг 
системы 

П5

Щ и т  ав- 

том ати- 
аациивеит- 
системы 

Пв
иоозначение чертежа 
принципиальной схему ЭП-&Ч эп-гч act. а АСТ-П АСТ-17 АСГ-М ACT'fS И С Т-6 АСГ-6 /4ГГ-6 >1СГ-в

I  Пусковой аппарат, тип которою не указан на 
расчетной схеме, п оставляете* комплектно в
механизмом вм е ст е  с  проводом от аппарата до электро- 
приемника.

£. К электроприемникам лоз. ОД/51 выход из подготовки пола 
выполнить в стальных тонкостенных, трубах..

3 . П ускат ел и  со знаком* комплектуются приставками ПКЛ.

Привязан

ш

пт
*L*°htp
PSlLSf-A
Pj/jlcp
Ст.ииж.,

Моанйшй

МолняшLUUPJ
Черненко, р

ТП 503-3-20 .87  -э м
моечных ti окрасочных 
зовых. автомобилей

Производственный корпус 
моечных.и окрасочных рабег
Расчетнад схема^380/ ш в  

ШР9, ШР1в

РП
Лурш

1 3

Листов

нс РСфСр"

№ № № Ш
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Данны® питающей сети
-э

1|
iffЩ

Аппарат наввойе 
т ип: л

а  ном: Ml „ 
расцепит ель> 4

° № т а м г ‘Руст, к6т
Зрасч.А

Аi i iЧ ЙЧ

Тип;
7нолг, Д,
расиепитрль или . плавкая вставка, А

и
11
11
1&

! У Ц >
sIolSSS
i i l P

11“ ftK.U и 5
«5

О бозначение; 
тип;* ном. Л 
Расцепитель; в 
уставка теплооосо 
реле, А

! «
Si

Р
§у|1*

S u p
Условное изображение

м
D
X
гat
Э
а
с
0

1
с5

Т В

Номер по плану С 90 N91 M98 М93 £94 ! M S5 N96 М91 1 98  I N99 1 М100 t MtOi 1 алп9 1 айм*Шип ы з е м з ьиемв 1 LV lffcLM  ШлШи^П У Ш М У Н 1 ЕШтихн ЦТШЛШИ
М10Ц

Ш901АШ
Рном, кВт 18.0 3,0 5 .5 л*и+гт fftO i t 1,0 т5*гч7.о 0,5 0,31 и К и а е,£
Ток, А 3ном 13.3 м М т о 18,3 е.в 9.0 л ао г .з 0,93 г ,? 8.1 е,1 8,1 5(

• Зпуск — 39,1 1X0 ZSS — 18,8 45,0 г99 — 4,г м /4,0 м /4,0 30,1

Наименование
механизма

Установи 
универсаль
ней сшшм 
нал

Hqcochqj 
станция 
к подъем
нику

Конвейер
ервдоведу-
ший

Решетка 
с нижним 
отсосом 
воздуха.

Резерв Установке
Униберсаль
наяеушиль
нал

Краск оме- 
шалка

Конвейер
грузове
дущий

Решетка 
с нижним 
отсосом 
воздуха

Резерв Щ и т  
автомзти 
зации 
бент сис
темы Р8

Приточная
вентсис-
тем а
Лд//

Механизм
привода
ворот

Механизм
приваде
ворот

Механизм
привода
ворот

Механизм
привода
ворот

Подъемник 
длл Выве
шивания 
йвтомоби-
лейI/O

L i e
азначение чертежа 
имципиальной схемы МОТ-7 А ст -а мст-гз мст-гз Аст-ез

/.Пусковой аппарат, тип которою не указан на 
расчетной схеме, поставляется комплектно с.
механизмом Имеете с  прободом от аппарата до 
электроприемщика.

ft. К электроприемникам паз.99,10U выход из подеотобки пола 
выполнить 6 стальных, эл ектр о сб ар ны х труба л  

I .  Пускатели со з н а к о м  к  комплектуются приставками пкл
TIpu o jw h

пт
У т лРук.вр.з

Й Э Ж
т аСг.днке

Ш н ш Ж ЙIdXHct**;
lOAMOtr

UiUPJetta.
Черненко

Т П  505-3-20.67 - Э М
['рсшбсйс/п̂мныи ̂ рпчй моечных и окрасочных. работ алл ДТП на ЗОо ерузобых аЬтомооияер
Производственный корпус. 
моечных и окрасочных работ РП | flt |

К М ?  I НИЖИ I ДО Д ЕМ

Расчетная схемой зао/ггоо 
ШМ<, Ш Р«, имз(начало)

МииаЬтп троне Кфёр 
ГИПРПАВТрТРАНС Ростовский филиал
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< /Ъ/скойой аппарат, тип которою не ‘/казан н а



IUW
0
9
9VV 

SfcsHl>wct<'

Данны е питающей сети

3§!

E f L
Я р
g o

Аппарат на дбоде 
тип; a
дном; А ,* , .
расцепит ель, А
Обозначение, ти п , 
напряж ение,
Рус г, кв г  
V рас и. И

Тип;
57 ном. д,
Я епитель или . 

кал вставка, А

Ц
51гг О
S S

I е

s ii
§

он

? U ; g
s a s g t o y ^Я  Mi

i io g
C o

Обозначение; 
тип*, 3 ном. A; 
Расцепитель; в 
устаока теплооово 
реле, А

а
i f
в ?
^ 'Й

I

Ё
3«2Щз
П Б  § п * о  5

J s i l l S l
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механизмом вместе с проводом от а п п а р а т а  до эл е кт ро 
п р и е м н и к а .

а.*  электроприемникам поз. /33, /34,139 выход из подготовки пола 
выполнить 8 стальных т о нко ст енны х, трубах, 

в. Пускатели со знаком к- комплектуются приставками Л/СА

ТП 503-5-20.87 -3 М
Производственный корпус, моечных иокрасочных рейат 

бля ЛТП на 300 призовых абтомобилРйару
Производственный корпус, 
моечных и окрасочных работ
Расчетная схема— 380/ в 
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Обозна
чение
кабелл

ТПрасса Проход через Кабель ~~|

Начало Конец

трубу ]Лро- 
ГП | яс
ной 
ящик

| по проекту | Проложен П

06o:HqJ
чение

Диане
трпостан
дарту

Длине
М

МаркаКоличество Кабелей 
число и се 
чениежш 
напряжение

Длина
м

МаркаКоличеств кабелей 
числа и се 
ченчежщ 
напряжение

Длина
М

Н£3-£ шугз м аз тт £6 и АвВГ з*4+1*г,5 6~~ -- -
H£4H ШРЦ М £4 АВВГ зх e,s 4£
HB5-I ШРЦ скг5 АВВГ Цхг.з ей
Hes-a СКВ5 КМ £5 Аввг 4*8,5 иг ___
нез-з км as М£5 АВВГ Цдг,5 16
Нйб-1 км as кмгв АВВГ к” 8.5 1 ..Z
Н86-й КМ £6 мае И В6Г 4* 8.S ю
нг7-{ СК£5 кмгт АВВГ Цх£,В го 1
нгт-г км а? мат Аввг М* 8,5 16
неен КМ £7 км га А66Г 4* г,5 1
нга-г КМВв мае АВВГ цхг.5 ю
неч-< ШР4 СК £9 АввН 4*г,5 £4
наэ-г скгэ QlF Е.Э АВВГ 4* г,5 33
нз<н скг9 aF зо

- 1 ■ 1 
A6BQ 4* g,5 13

нзы UJPU OF 31 п за 8 АВВГ 3*10+1*6 37 ---
нзгн ШРЧ Ашзг АВВГ 3х /б УО
нзг-г Ашзг Еза АВВГ 3*У6 6£

АВВГ £х г,5 6£
нгз-1 ШРЦ дшзз-̂ з АВВГ 3*3S+1*lb У4
НЗЗ-£ ашзз-4з мзз ТТ 47 5 АВВГ 3*25+W6 за __ _
нгч-< АШЗЗ-43 М34 ТТ £6 5 АВВГ Цх £.5 46
H3S-* Ашзз-4з М 35 ТТ £6 5 АВВГ Mas 45
H36-I АШЗЗ-43 М 36 ТТ £6 и Аввг uxa,s SO
нл-< АШВЗ-ЦЗ М37, МЗЗ п £5 8 АВВГ 4xas 4В
H39-I АШЗЗ-43 М39, М40 п £5 д АВВГ 4X8,5 4S
H<lM АШЗЗ-НЗ ММ ТТ аб |3 АВВГ 4* as 4£
НП8-« Ашзз-нз миа тт £6 и АВВГ 4* a,5 37
НМЗ-1 ашзз-4з М43 ТТ аб 5 АВВГ 4«84 га
ним ШР5 км ии АВВГ 4* 83 за
ниц. г км и и M4U ТГ £0 3 АВВГ 1)» 8,5 го
НП5-1 ШРб KM4S АВВГ 4*8.5 30
ms-г KMUS M4S гг £0 3 АВВГ 4* as 35
Н46Ч ШР5 КМ 46 АВВГ 4* «us 7
нцб-а КМ 46 М46 ТГ го 3 Аввг 4*2,5 40
Н47-У ШР5 КМ 47 АВВГ 4*г,5 *6
нч>г КМ 47 МЦ1 ТГ со 3 АВВГ «,«8.5 1 92
н«,а-« ШР5 кмкв АВВГ 4* as но
нмв-г км из скиа тг £0 19 АП В 19
ни В-3 скив М 48 п ВЗ 1
HU9-I KMU8 KMU9 АВВГ l,* 8,5 1 _
Н49-г КМ 49 СК49 ТГ го га АПВ 4«*г) га
Н49-3 СК49 М49 [пвз̂ ш

1
С И

(Продолжение)

Обозна
чение
кабелл

т р а с са Проход чеРеа1 Кабель

Н ачал о Конец

m оубу Про* 
тлж- 
нои 
ящик

ПО ПрОРКт у Проложен

Обояна>
чение

Лиаме
тр по стан
дарту

Длине
м

МаркаКоличество 
кабелей 
число и се
чение жилнапряжена

Длина
м

МартаКоличество 
кабелей 
число и се
чение жил 
напряжение

Клина
м

Н50И ШР5 КМ 5 0 АВВГ 4<£5 30
Hso-a КМ SO M S 0 ТГ го 3 АВВГ 4* Й,5 /4
Н51-У Ш Р 6 ПОЗ.51 АВВГ з * г»5 7
Н52-У ШР6 К М 5 £ АВВГ tt« г л 6
HS£«£ KMse М 5 £ П £5 9 АП6 к(1ч) 9
Н53-1 ШРб К М Б З АВВГ 3*10+1x6 6
Н53-г К М 53 М S 3 п _3й_ f£ АПВ з(1гю)Ф6 /г
Н 5 Ы ШРб КМ 54 АВВГ 3X10+и 6 8
HSU‘£ К М 5 4 М 5Ч п SO £7 АПВ tfmkixi £7
HS5-I Ш Рб К М 5 5 Аввг 3*10+1*6 в
Hss-a КМ 5 5 M S 5 п 5 £8 Апв з(июЬие> £8
Н56-У Ш Рб aF56 Аввг 4*5,5 9
Н5б-г 0 F 5 6 М З б КРПТ 3x6+{хЦ £5
HS>1 ШР7 КМ 57 ГГ £0 У4 Аввг 4 *  г ,5 80
Н5>£ КМ 57 СК57 п £ 5 б АЛА Ц (1» г ) 6
H 5 V 3 С К 57 М 57 пв з Ь (1Ч ) 1
Н58-У IUP7 КМ 5 8 АВ6Г 4 > a s £д
Н58-£ К М 5 8 М  5 8 АВВГ 4 « a s 16
НБЭ-У КМ 58 КМ  5 9 АВВГ 4* г ,5 1
HS9-a JCMS9 М Б 9 Аввг Ц* 8 ,5 Ю
НбО- f Ш Р 1 М б а Аввг 3 * £ ,5 16
Н 6 М Ш Р7 поз.61 АВвг 3x/6+fxf0 Й
Н6£-1 Ш Р 7 Ш 96В т г Ц *8,5 £8
H 6 £ -a Ш У6£ м б а п £5 АПВ ^ е ) /г
Н63-» Ш Р 7 К М б З АВВГ П* 8,5 го
Н б з -г КМбЗ М б З АЬВГ М  г,5 16
Н 6 Ы КМ 63 К М 6 4 АВВГ i
Н б 4 -г КМ 64 М 6 4 Аввг •»« 8 Д ю
H 6 S -I Ш Р 1 поз. 65 Т Т е в <« АВВГ 4 * 8 .5 «v>
НббЧ Ш Р в КМ 6 6 Аввг 3*6+1*4 43

ТП 503-5-20.87 - З М
ат г я а
Производственный корпус, 
моечных и окрасочных робот

Кабельный журнал 
(продолжение)

томойилеО

рп | го I
Мннабтотранс рсЧ>ср 
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Лионе
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СЛ)ЧН*аорта

Длине
м

Марка Количество 
кобелей 

число и се
чение жил, 
напряжение

Алина
м

Марка Количество 
кабелей 
число и се
чение жил 
напряжение

Длина
м

Н 6 6 -2 КМ 66 С К 6 6 АВВГ 3*6+** 4 б
j

Н 6 6 -3 С К 6 6 М б б
лез 4 (fx  2,s) /

H 6 > f Ш Р д К М  67 ЛвВГ 3 *6 + 1 *4 4 3
« 6 7 -а КМ 67 С К 6 7 А вв г 3 *6 + 1 *4 13
Н 61-Д С К 6  7 М  6 7 л е з 4(1* e.s) 1
Н б б Ч Ш Р в К М б в А вь г 3 * 6  + 1*4 27
н б а -а К М б в С К б в Л б е г 3 * 6 + * *  4 13
Н б а -з С К 6 8 М б в

л е з 4Г** 2 .5 ) /
Н 6 9 Ч Ш Р д К М  6 9 А ввг 3 *6 + 1 *4 27
Н б 9 -а К М 6 9 С К 6 9 Аввг 3 *6 + 1 *4 6
Н 6 9 -3 С К 6 9 М 6 9 л е з 4(1* 6 ,5 ) 1
Н 70 -1 Ш Р д КМ 1 0 А ввг Зхб+ 1*4 2 6
н ю - г КМ  70 С К Ю АВВГ 3*б  + 1*4 6
Н 7 0 -3 с к ю М 7 0 л е з 4 (1 * г ,5 ) *
Н 7 Ы Ш Р  в КМ71

А ввг 3x6+ 1*4 ев
H 7 I-2 КМ 71 С К Ц Аввг 3 * 6 + 1x4 13
H 7 I- 3 с к ц M l * л е з 4 (1 * г,б) 1
т е - * Ш Р 8 К М 7 2 Аввг 3*6+  1*4 в
H ie . - г к к п г С К 7 2 а в в г 3 * 6 + * * 4 13
ю г - з с к 7 г M 7 Z л ее 4 (1 *  2.5) {
Ю З -f Ш Р в К М 7 3 А ввг 3 *6 +  1*4 3
ю з - г К М 1 3 С К 7 3 А ввг 3 *6 + 1 *4 6
Н 7 3 -3 С К 7 3 М  7 3 л е з 4 ( l * 2 , s ' 1
H 7M -I Ш Р 9 К М 7 4 А в в г 4 *  2 .5 3
н ш - г К М 7 4 М 1Ц Т Г го 3 АВВГ Цх г .б 1вЮ 5 -1 Ш Р 9 К М  15 АВВГ 4 * 2.5 з
Н75-Й. К М 7 5 М 1 5 Г Г г о 3 АВВГ 4 *  2 ,5 3 2Н 76-1 R M 7 5 К М 1 6

АВВГ 4 *  г ,5Н 1 б -г К М 7 6 М 7 6 Т Г го 3 /(8ЬГ 4 * 2 .5 11н и - * К М  7 6 К М 7 7 А ввг 4 * 2 3 3нт7 - г , К М  7 1 С К  7 7 Т Г со г з А П6 Ц ( и е ) 2 3“ Н 1 1 -3
141 о < С К 7 7 М 7 1 л е з Н ( 1 Ч ) 1П 10-1 Ш Р 9 К М  7 8 АВВГ 3 *4+ 1*33 5Н 7 а * а К М 7 в С К 7 в Т Г г о 3 3 Але Щ ” 3 3■ Н 7 а -з С К 7 в ЛА7в л е з

ч *  /
4 (1 *1 ) fН 7 9 -1

I f t H M  «V
К М 7 8 К М 7Э АвВГ 4 *  2 .5 1Н 7 9 * г

L1 H A  t

К М 7 Э С К 7 9 Т Г г о г э АЛв 4 (1 *2 ) 2 9п «Э-о
U on I С К 7 9 М 7 Э л е з Ц (1*1) fНоО-1 U 4P9 к м в о АВВГ 4 * 2 ,5

I
5Н о (Н £ к м в о с к в о Т Г г о 19 /( п а 4 (1 *2 .) 19Н 6 0 -3 с к в о м а о л в э 4 0 * 1 ) jн е м к м в о к м а * АввГ tt<  a ,s
1
i
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по проекту Проложен
Обозна
чение

Диаме
тр  по 
стан
дарту

Длина
м

Марка Количество 
кабелей 
число и се- 
чениеокш.

Длина
м

Марка Количество 
кабелей 
число и се
чение жил

Длина
м

H 9 I-2 к м в * с к а * Т Г г о г а A n a 4 (1 *2 ) a aН в * -з с к а * м в * п а з 4 (1 *1 ) 1
Н В2-1 Ш Р Ю к м а г А евг 3 *6 + **4 4Ч
н в а - г К М в 2 с к а г Ав в г 3 *6 + 1 *4

О
б

н в г - з с к в а м а а л е з 4 (1 *  2,5)
и

1
н а з -1 Ш Р Ю к м а з АВВГ 3 *6 + 1 *4 з
н в а - г к  м в з с к а з А ввг 3 *6 + 1 *4 13
н в з - з с к а з м в з л е з 4(1 * 2,3) 1
н а м -1 Ш Р Ю к м а м А ввг 3 *6+ 1*4 2 6н а ц -2 к м в 4 с к а 4 After 3 *6 + 1 *4 13
Н в 4 -3 с к а ц м а ц л в з 4 (1 *  2,5) 1
H6S-1 Ш Р Ю к м а в А88Г 3*6+ 1*4 26Н в 5 -2 К М в 5 с к а 5 АВВГ 3 *6 + 1 *4 6
Н В 5 -3 С К в 5 w a s л в з 4 (1 * ?,*5) 1
H 8 6 -t Ш Р Ю к м а б АВВГ 3*6+ 1* 4

1
С7Н в б -2 к м а  в с к а в АВВГ 3 *6 + 1 *4 6

Н В 6 -3 С К в  6 М б б л а з 4 (1 *  2.5) 1
на > 1 Ш Р Ю К М 3 7 Аввг 3 * 6 + 1x4 27Н в 7 -г KMQ7 CKS7 АВВГ 3*6 +  1*4 13Н в 7 -3 с к а  7 М д 1 л а з e,s) 1Н вв-1 Ш Р Ю к м в а А а в г 3 *6 + 1 *4 43
н а в -2 к м в а с к  а а АПВГ 3 * 6 + 1 * 4 13
Н в в -З
и 014 1

с к в е м а а л а з t |( t« E ^ ) 1НоЭ-1
II ПА А

Ш Р Ю К М в 9 A fter 3 *6 + 1 *4 4 3Н 6 9 -2 к м а я С К в 9 АВВГ 3 * 6 + 1 * 4 6Н 0 9 -3 СК 6 9 м а э л е з 4  (1 *2 ,5 ) 1Н 9 0 -1 Ш Р Ц £ 9 0 Г Г г о 2 6 n e t --- 4'*'
4 (1 * 6 ) 2 6Н91-1 Ш Р 11 M 9 I Т Г г о з а п а * (« (t*e ) з аН 92-1 Ш Р11 Ш У 9 2 А в в г 3*10+1*6 10Н 9 2 -2 Ш У  9 2 М 9 2 Г Г г о г о n e t ф б ) 2 0

ТП 503-3-20.87 - Эм

Лроизвобстбенный корпус [ЧШИГШЕИР/ЦНИ.-*'моечных и окрасочных работ РП I 2( |
Кабельный журнал 
(продолжение)

МмнаВтотранс РСФС-Р 
ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
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Продолжение)

Odom
чение
Кс/бш

трассс/ Проход через Кабель

Н ачало Конец

/пруду Про-
трщ:
ной
еща/

по проелстч Проложен
Обозна-
чете

Дю-
метр
сРЛ-
дарту

Оша
м

Норм Количество кабелей 
uucao и се
чение нал,

Длине
M Мади /Ьличсст/с 

ха белес 
число и сечение нал

Длина
м

/про-/ U/P/Д ОР /20 Р85Г 3*6+ /*ч 26
EIStbL -£ F/2 a М/20 КРПТ 3*6+ /*ч 30
U121-1 WP/5 /СМ/20 .... РббГ 9 .2 .5 6
H/2/-2 Хм/20 2 / 2 / 2(8Г //•2.5 /3
m & t -(2 P /S ХМ/22 МВТ //>25 s
9122-2 _ХМ/22 2 /2 /  __ Мвг .//•25 /7
И/23-1 -Ш Р/5 /СМ/23 Р63Г J*35*/*G 7
н/гз-г Хм /23 С*/23 /7 SO £ JM$ 3f/*3sh/*t, 6
Н&З-З С/Г 123 М /23 ___ 233 3fn«)f/>g /
/ / т -t UlPfS ХМ/29 ш . 3.9./.2S JZ__
x/si-s ХМ /Si СХ /29 ... /7 25 /Q 2/73 зМ ф з /0
и/г9-з с х /si М/29 M L 4 /fts ) /
Н/25-t U/P/S CX/2S J33r 9*2,5 9
H/25-2 CAT/2S ноз. /25 рв&г 2*2.5 5
Н/26-/ -С Х  /25 РОЗ /25 х з у 3.2 .S /5
///27-1 роз. /22 поз /27 ш г P*2.S 9
tiJiizL ШР/5 __км /22 лвзг 3*V+/*2S 2 /
U/22-2 x m /s s СХ/22 п £5 Д щ 3/HU/.2 6
///22-3 С/Г /22 M//2S озз W h s ) /
н е м ШР/5 КМ /29 338Г 9.2,s 2 /
НМ -2 Км/29 1 /2 9 щ г . 4*25 23 —
нгзо-t U/P/2 РоЗ. /30 J8BT 9>SS /S
m - i . поз. /30 __ саз- /3/ j/sr 3*2S 4
U13&L -Р03./3/ __ еюз. /32 PAST 2.2,S //
х/зз- i J2 P /6 . Хм /33 23зг 9.2,5 20

/СМ/33 с К /33 р ?5 f /МВ M*2) 8
///33-3 с х /33 м /зз ЛЗЗ /
Htw-f ШР/6 ХМ/39 269" 9.2,5 2o
И/3//-2 КМ  /39 СХ /39 п 25 5 2ЛЗ m * sj S
М/3//-3 -£ Х /39 М/39 / т 4fa /) /
9I3S-I Х М /39 Км /35 <430Г //•25 /
///35-2 /СМ /35 cx/ss г г 26 9 2/73 9//>2j 4

ТП S03 -3  -2 0 .2 *7  -  ЭМ

ПроизДодстбеннь/й хорнчс нречных л __bafom ОляАТПниЗООгШоби
Привязан

Сип Молу'тйьб Произбодстбрнный сорпус 
моечнб/хо^охрссочных

C/a+HUtMufim Л/етаЗ
Рп I s>2— — — . Н. конт л ?9№ ''Чоач/;

VJ рРМЧ.. 
броткэбзт/л/б л/ о — - - -

&S.S/-РЦК •' 
Cm *jr7"

Кабельный журнал 
'про дол/нени e j

£*инаггограWSSRFч: реке
ГРЙМСО ил иол



/КМ
/te/

Ol.
 Yf

oon
stt

&m
W

Cf
M

£A
&V

\ 
АЛ

ЬБ
О

М
Ш

f/boSo/iw e/sc/e)

ОбОЗАО
<#м/е
/собесу

7/)&се& /7рохйд с/рред Гибель
у

A/ovoxo A&s/CU
7ру6у Г7/ю-

7WW-
ЯОй
Ящик

/70 люоелггу /7рш о/уё
Обазусу-
</ем£

Рс/сУ- «етр /?о сТОШ СС/рГУ
м

/Уср-
/СО

Фличеег-*9лобе-/сришхоттМи-7/0А/
/Ш
АСО

Ршис/есф 
хабмеи 
<шо осе- о&к/емш

4хк/~W
*4

аозк-з c r a s s М /35 ш РбУхУ) / ,7и/ри7т/г7с'гщд
t/ass-s Ш 0/У /CVY36 АЗВГ 9*8 ,5 20Н036-8 к /оо зе s /з е аззг 4x2,5 204037-0 к м озе КМ /37 арзг 4*8,5 УН037-3 Л/УУ37 5 /3 7 А&&Г 4х£5 70
hobs-/ КМ/37 к м /з е АШ 4x2,5 1
н а м КМ/38 £ /3 8 АМГ 4*8,5 92739-/ Ш А/6 КМ /39 А т 4 *2 5 16HOS9-2 КМ/3 9 CK/39 /7 С95 5 am 4/0*2) 5
№ -$ С к /39 М /39 /733 4/о*о) У
т о / КМ/39 Р/2У40 АЗВГ 4 *8 ,5 /
н о ш км /40 ск а зо ГГ 26 3 АП8 4/0*8) 4но4о-з е/с/40 м а зо /735 4 f/x /) Ун аш u /fi/e к м а з / АЗВГ 4x 8 ,6 /6ио4о-з км аЛ а СХУР/ ТТ 36 3 АП& 4/0*3) ~Т~
///4а-з с к а за м аза /753 РуУх/) /
НАМ си н ае км ан е АЗВГ 4*8 ,5 У
UM-S к м  а з е с к а з е ГГ 26 4 А т 4/0*2 / Р
н ош ск а зе м а з е /733 Руу*/) /
№ ■ / cujO /7 к м а зз АЗЗ.У 4*8, S ~7~
Н ё& к м /43 £ /З з АААГ Рхр/Т 1Y
Н044-0 К м а4з К М /33 АЖ 2 x 2 5 Г
Н/44-2 км /44 с к а зз 77 25 7 4/73 4/0*2j 7
НЦ№ с к а зз м а з з Г763 Р/У*5 у
tf/45-f Ш РУ7 K M /3S АЗВГ 4*2,5 4
Н/45-3 K M /3S £  У 45 А36Г 4 *2 ,5 76Н046-0 Ш РУ7 £*/■/46 АЗВГ ЗхР*Ух& 4
Щ4С-2 км /З б с к а зе ГГ 26 3 А/73 3f/*Pj*Ai> 2
ш щ ск а зе м а зе /763 4/0*2,5/ У
Н/47-/ Ш А/7 К М /37 АЗВГ 4 *2 ,5 УГ
НО/7-2 КМ/37 С К /37 /7 2 5 5 А/73 4 /0 *2 / 5

' M 7-S С/С УР7 М /37 /733 4/0*0/ Ут-о. КМ /37 КМ /39 А66Г 4*8 ,S /
Ш $8 к м а зв £ /3 8 АЗЗ/ 4x2 ,5 /2

■ ш < и /луя КМ /39 АЗЗ/ 3*4*/.’*25 7 /
ш е е КМ /39 С К/49 /7 25 5 А/73 Уо*4/м*з 5
т щ сказз М /39 /733 4/0*25/ У
Ш ЗУ. ш л у я КМ /50 АМГ 4 *2 ,5 АО
т зт з
н а ш

KMQ59 £ /5 0 АЗЗ/ 4x2 ,5 а з
Сс ‘О гб км /s а АЗВГ5x4*7*25 SS

АН50-3 к м /s a Г_ СКУ5У П 2 5 5 М Х/ф /хЗ S
H-fS/o с к /s a w a s / ___1 /733 4(4* 2,5) у

f/70000JM '&TM ?J

ОЗозро
ОРА/Об
хсбел?

Tflaccar /Т ооход </ер£$ ШСАЬ

А/ооохо
г р у б / /Ъо-7WAV*

А/О0
PUfi/K

/7о лреРхсп/ /7рсиох/рАт'
ОбОВМ)
vew e ту#-

ОО07У

4*М7 Мурсо№wec7$0лсобмео
ишоисе-(/ем#0м
осрртем

4хт>Wpa
МЯЬхойРхео?насосе-<#М#ЖА
да?-

М о-
к/су
м

Н/58-/ СОР/О КМ 053 АЗВГ 4*2,5 У5
/0032-3 КМ052 £152 АЗВГ 9x2,5 У2
№ 3-/ шО>/8 САСХ53 АВВГ 3*3.5 8
№ 3-2 С К/53 /70S 053 АЗВГ 3*2,5 7
Н /54/ С К -/53 ЛОЗ. У54 АВВГ 3*8,5 2
Р/55У /703. У5Р /703. 0 55 АААГ 3*8,5 4
н /зе-о *723. 055 /70s. о5е АЗАТ 3*3.5 7S
/0057-0 /703.756 /706. А57 А Ж 3 *3 ,5 4
Н/58-0 /ш и / £ 0 5 8 РКГН 4/0*5/ 43
/0059-0 /ш и / £ /5 9 РРГН 4/0*5/ 58
н /еоч /ш и / £ /9 0 P/f/O 4/0*5/ 43
/ооео-о /ш ш £ /5 0 PK/Tf 4 /0*6/ 58
77У62-/ /ш и / £083 № f 4/0*8/ 43
7/У63-У Уш и/ £  /63 РКГН 4/0*8/ 52
/0094-/ /и /и / МО50 353 0/4*85/ 3 5
Н/65-/ /ш и / А/У65 366 0/4*85/ 55
Н/96-/ уи /и / Р7У66 866 0/4*05/ 48
7/У67-У /ш и / АУУ67 £63 0/4*05/ 4 8
HOPS-/ /и /и / А/088 663 0/4*05) 4 5
Н/69-0 /и /и / М 069 6 6 3 0/4*04/ 5 /



1=1

а
ш
J3
<
<

Обозна
чение
кеде#

Т расса

/Тачало Конец Обозна
чение

/7рохо8 ~чере^'
(Окончание)

трубу

4/шу
л?

у7ро-
74W- 
НОО
ящш

Кабель
/70 лроехту

/rate __ ччасосе- чемкнил Н

/7рр^см '0 //
74LWCT--еъшелеи число с/се'Алина

/У

K17Q-1 КМ 170 /СГУ
КК1 Ш г 2х& 5К777-7 ХМ 777 

К *-/72 МВГ 2*2,5XX/
X X / А66Г 2 x 4 5

Х&09-7
Ч2Ш2

X X /
/и/щ

2Ш 9
2U/9

тг 32_
20

75
т г

9995
2x4.5

А/78 6/7*2)
70
Ж
90ТГ 90 9994 АГ76 2/7*2)

К75-7 КМ75
Х76-/

$675
ХМ 76

Х77-/
6676

А№ 9x2.5
ХМ 77 
ХМ78

6677
M X

21
4*2,5

А т 4 *2 ,5 27
£7Х79-7 ХМ79

*9 5 / ХМ 9 5
5679

А т

5 6 9 5 ТГ XL
а ш

4*2,5
4*2 ,5

/767 4/7*7,5)
27
5

Х/40-/ XM74Q
56/39

Х/97-7
56740

А т 4*2,5

\X742-7
ХМ 747 
ХМ742

56747
56742

АШ 4x2,5
2 5

АШ 4x2,5 J L

АШ 4 *2 ,5 26

Ободка кабелей и грободоО, длма S м.
(/осла и  
сеченое мл/л, 
напрнн/ение

4*7,5

//00X0 Число и  
сечение тол, 
напряте/л/е

ма/э/с/у
А66Г 6 5 6

200

ХР/7Т АХ66Г А66Г

лр/1

АП& /1 8 / /733 РКГМ

2 *2 ,5
3*2,5

/20
130

JX 1<£(J+ Iх OD
4*150
7*7,0

150
10

225 50
"5v:

ч*<,0
3*4*7*2 .5

2140 
Г /60

9 0 200 1 *1 5 20 30

|

j

д х е/7 *4
Я /и /»

600 70 7*2 ,3
2570

30vXTi/r 7*6 140 7X4,0 7003*13
1J  1 J,. 7<a

120 7X6,0 40 250 S 1140OX70+7*70
Я у О Jpj V t

40 7x6,0 100*<'5+7Лг6 ю о /*7 0 0 120Q* JJr7*r6
2L i/̂ ?V9L4̂St/

4о 1*140 90 юа * эи+тхуэ ю о 7*350 203*70+1* 2 5 90
3x95*7*35 230

-1

гь

0x977(7 9A9<rpL/‘/2CxOf> y /? 0 o //te * iW  Се*/ГС(/Сге*/<7**с/ 
/703. М44, М45, м 46,м 47, *750, *77У  

*380С

Схема 9A2X7A>at*ecxov улроСзем/а Оемгсосге/хамс/
*703. М75,М76, МУЗ9, М740,М747, М 742

ПриенЗан:

— — —
Уб /Vi
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зацепления 0

W W  0

3-3

Шс.ншР7.ш/ту-/. мзент.нюа-/.
НПЗ7/, *73-1.

roo 

jJS L

N

т е.ымт ьчм.т *т нл»ит {н!&* 
иМ±нп*1тыти*мл1_

ffto q

0700
о too

г - г

/мыли-кни-мпы

я то
бШ .

Проектоп пребус натри&гется omSod ЗарядоВ статического 
электричест/а от тори о логического одоруВо/аниЯ (поз. ннА, 
0///6, 49, 9/+ 93, 99,96 , / / /+ Ж , /9S+/69J, От 6 оздую/одоб 
и трубопрободоб отопления путей зозелления- 
Подключение к  Внутреннему контуру Заземления, проложен- 

ноту 6 помещ ениях класса В-1а, Л-J, п-l, и  П- i a ,  каждой  
единицы оборудования Сыполнить стальной полосой 25*4*» 

Вое мероприятия по защите от статического зле к три- 
честба должны соотбетстбоНать Ведстбующип пуз и  

* L/нст рукции пи м онт аж у злектроопаеннх зон9 
Ьснвзг-п

* Реш ает ся при прибязке проект а.

ТП 503-3-20.37 -эм
пизбозстбенныоЩроияоостето /со, 

для АТ П на 300 грузодых обтолоПилёд 
ПроизбодстВенннй корпус 
моечных и ос ратных работ | РП | 25

ШзПЖ ¥/Ш Ж  9ШпЬЬШ

лан кабельных конструкций. 
Защита от статическом 
электричества.

МинаОтотранс РсФср ГИПРОАВТПТРА НС
РостобскиО филиал
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[?<5

ведомость рабочих чертеней основного комплекта ведомость ссылочных и  прилагаемых докиментоо Осноёнб/9 лоха загс/!и

Лист //симемоёсу//с/& фс/М&ХУ-
Ми€

/ Общие дсм ш е
г Июноасполомем/яноотнеотв Ч°пагнентР. беде-

ность имоё есюмоёхч эиемоичесшо аборб*ЬА1аьш
3 4ЪсметА315/7дохы0о&мо1Ш Швжк

осяк/Ор-еналрги-зиЗ/з-Пнаотм. -б2ао мене*
осами 3-8 и б//-6/2

6 б̂&1бМбЮтрмав2ёс0шха5ёие0ип/х?6о0оё.Ааш/б
агруопобухшитш/Ъиммшыкмсхеюлитснхаейсеы

Условные обозначения о  изображения

Наименовом/е Трофическое

Номер группы- сеченое провода £  мм лР2-2 ,д
Нонер кабеля оо кабельному мрналу тнщО-6

ТипоВоч проект разработан в  соответствии с действу
ющими нормами и правилами и оребуснсарива- 

. ех мероприятия, обеспечаёанти/ие взрывную, 
взрывопонорньто ипонарнуто безопасность 
три эксплуатации здания
/ладный пшене проекта А Д ^/вВ . Мнчанов

Обозначение //аимемоёоше фО№*вЖЕ

СсызочМб/е дов&АУемгб/*

5.607-69 Уатгмоёка одиночных сёеюдьмаг̂
А/#/ с лампам/ матвцёсумсрт

6607-236 Усюмоёхе сёетшьм/хоёеи/омту
А 662 цемтмь/мс/ лам/дом/м? мевезобе-

70W6/X &&WOX С//7е0<?/Х>6ЯгЛУХ
А £26 Усгом&ху ёзмёозсштешзс с&-

шшмёсзшшещешым/хомёш
ёо ёззыёаамусмб/х ш ах

6.607- 233 Т7оошдкаосветительных электропх
А 666 всвркиустановкасветольникаеслсн-

помитк&хиёаывМиЛРЛюкронтСт
б. 607-56 Уаимсёю одимуушс ешохоб с

А 663 оввбшбМ/хам/ыпреОохормутшм/

Прилагаемые документы

5оз-ъ-го.8Ьтсо
>11|11ы Альбому/

303-УдО. 1*9001Ведсмогшпогребёш/ёматдоиуш Альбонй/

Наименование Cadqom m e

Напря
жение

Обшей сети *390/2903
Улам/7 *2206
переносного * 366

вид-установленная 
мощность/ расчетная 
нои/ность; истоимлк 
питания

Ро6оуее-34,0/34Ух£г;2бШ$-А7/ 
Лёорийное-Ш&/7,Охёг *Р/7/
Эвакуационное-от аккупукв/торт/хфонарей 
/7еаем)САсе-яш(/*1/гмаяо77-0,25*220/36£

Ш Ш Я У в т о - <6%

С S7OC06 /7/Х?АГ/Га#АГС/
сети

КаЬелемАббЛибв̂ пРокладыбае/щ/мог- 
крыто, проёодан/76 ьёодоюво/роёсвнб/х 
трубохпроёодомАПЗёкоробах, ё/хиияшему 
$ых 7ру6ах с/С70И6М/Х fddozaearpogo&ox 
ле1шх7Р!Убах/дддыогртшс£Лжм;ёа*У 
и проёодом A/7/7S 0XP6/7V

U(UTW типашоР/
СтоЬсЬстиёмирсШвлылмбовмятеообнсссрОмщсйие-гшптеёгЛп

§1
1̂

|1

УасгцпсЗвемо- 
щие з&нмени/о

Корпусощшн&неюлмыеские ксрпусосЗе- 
тильникоё, один аз ёыёодоёЗ£В трапарср- 
мотора

Зонудд/ощое
пробо&ншс/

Рабочий нулевой провод ссвеп/гельш? 
сети

Показа
тели ай 
тигМвщ 
ягамоё 
/си

Освещаемая
площадь 2696м*

ч ^ бет ш ь - 320/322/шт
Часто штепсель
ных розеток 40ипг

t  Ведомость основных комплектов чертежей злектро- 
гехнического раздела ом. т з-га -п - дИ  лист в  

2. Данные в  сходках приведены для температурыокру
жающего воздуха -6о°С.
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План  р а с п о л о ж е н и е  на ОМ. 0.000

ф  5-НСП/1 АП&1ТГ
С Продолжение)

/Ж Щ Н »
JW Q rl

Ф р а гм е н т бедам ость узлов установки э/екгрическоео оборудования 
на плане расположения

Паз. Обозначение Наименование Кал. Примечание

/. 4.401-езз-ооi  исп.1 Установка светильника с. лам-
пой накаливания на кронштейне 87 “

8. Ш У *  йзв-ого исп.е Крепление коробов кл-f слюминос
центными светильниками на
подвесе к сборному желеэобе-
тонному. I: fiw _а_• • -5 4.407 “£36- QJO цеп. a Крепление коробов КЛ-У слю ми-

Поз. Обозначение Наименование Кол. Прчмечон

4.407-гз6-070 исп.3 несцентными светильниками
на подвесе к сборному железо-
бетону. X' /вм *

4.407-S36-O3O исп.а Крепление коробов кл-/ слю-
4.407-£36-070 и<?п.*7 минесцент ны ми светильника

ми на подвесе к сборному желе
зобетону, Xs 4£м £

5 4.407-£36-030 исп.е. Крепление коробов КЛ-£  с. лю-
4.407-W6-070 ист? минесцентными светильни-

ками На подвесе к сборному Приме-
железобетону (X5 4£м У нительнс

6 4.407-гзб -озо  u c n .a Крепление коробов КЛ-£слю-
минесцентными светильни-
ками на подвесе к сборному Приме-
железобетону. Х= /2м * нительно

Т 4.407-£36-030 ucn.a Крепление коробов КАЧалюми-
несцентными светильника-
ми на подвесе к сборному
оюелезобетону X - *£м a

б 5.407- /9 Л-ЗОисп.4 Установка светильника с лам-
пои накаливанил на крюке
на подвесе под перекрытием
из ребристы» плиггь es

9 5 .Ш ‘ 19л.9 Установка светильника с. лампой на-
наливания на крюке под перекрытием

to А .686-0и  ucn.a УстановкадВухрядноео блокаслюма-
несцентными светильниками НЧТЧЛ-
£*<50 вдоль ж/б плит перекрытия Примени-
Сблок из 6 светильников) 3 годно

н A.6Z6-0U исп.1 Установка двухрлдно&о блока с
люминесцентными светильниками
нчгчл-̂ вовдольле/бпдит пере- Примени-
крытия/блок из 6 светильников) * тельно

J L S .m - s s . п о Установка ятп- о,£5 на стене И

ТП зоъ-ъ-го.ы - Э О
ЛрацзВаасгёенныО корпус моечных и окрасочных раба 
вдд АТП HQ 300 йрузойых дотомоБилои______

Ж а I  
рп a

Производственный корпел моечных. иокрааочньюе. работ
Г* ГСП Г 1 г511М .1

План расположения ндат|
Яфрагмент ̂ Ведомость удлойуста 
пайки элеюричесхого оборудования

XLQQ0 Ммна(поТронс рефер
rkPQAQTpTPAHCРостовский филиал
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К а б е л ь н ы й  ж у р н а л  д л я  п и т а в ш е й  с е т а

М арки
р о в к а
к а б е л я

Т р а сса К а б е л ь

М а к а л о К о н е ц
п о  п р о е к т у п р оп ож ен

М арка
Количество на
дел ей и сечены 

жил,
напряжение

Олина
н

М арка
Количество на
дел ей и сечених 

жил,
напряжение

йпина
н

/Щ 0 -/ Р Л / Щиток освещения ЩО- / АЗЗГ 4 * /Si 0 ,(8 /6

/Щ О -2 Щиток освещения ЩО- / Щиток освещения Щ О-2 АВЗГ 4</6; 0,66 4 0
/НЩО-3 Щиток освещения Щ О-2 Щиток освещения Щ О-З А 66Г рк/О; 0,66 25

tHULOUa Р Г И Щиток освещения Щ0-/а АбВГ 4 * /О; 0,66 /5

/НЩО-4 U£um н/н К Т П Щиток освещения Щ О-4 А66Г 4 ч 6 ; 0,66 /2

Сводка кабелей а прободав, длина б н.
Киспо и 
сечение жил, 
напряжение

Марна Число и  
сечение жил, 
напряжение

Марка

А 88 Г В8Г КРПТ АП6 П& пв АППВ
4*/,5i 0.38x6 460

2* 2,5j 0,06кВ 250 2x2,5:0.38 хЬ /20
3x2,5: О.ввкб 80 3x2,5)0.58x6 40
4x25; 0.66*6 85 2*4 } 0,38хь 40
2x4j  0,66x6 /20 3x4} 0,38хЬ /0
3x4] 0.66x6 40
4x4: 0.66 хв 20
4x6; 0,66x6 4о
4х/0; 0.66 хб 40
4*/6; 0,66x6 55
4x4; 0,66 кб 55
3*/,5] о.ббхб 5S
/х25; О.ЗдХб /760
Р4,0: 0,32 хЬ /23 270
р  6,0; 0,32 кв 20

Данные о групповые и/игхах с автоматическими 
б ы н л м о ча т  е л я м и

Нс мер 
щитка

Тип
Устинов-
ленная
нощностз

К6Т

Номера авт 
8НХЛМЧ1 I

I
|
|

1

Ток расце
пителя, А

ОднополюсныеТрехпыкоскые На
вводе

На
линияхЗаня

тые
Резерв
ные

Заня
тые

Резерв
ные

Щ0-/ Щ 04/-5207 2/,3 <2,8 Л'ТЩ
USX,7.9 — . /5

Ш0-2 Щ 04/-5203 9 ,8 fy d а м .
2SJJL /в,/4 — /5

Щ.0-5 0/04/- 5/0/ 2.0 <2,5 — — * _ /5
ЩО-/а Ш 04/-5204 t o as,

jl zL 8 Л.* 9.Ы — /5
ЩО-4 ЯВП З-/5 0 ,95 — / — — /5

в. С  бобка кабелей и  пробегов Вана 
для литанш/еи и  распредели ~ 
телбнои сети.

2. Данны е б  скобках приведены для 
температуры окружами/его Возду
ха  -  4 О*С,

flp u /йлац

Й*б K i

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а п и т а ю щ ей  сет и  

■380/2206 Р п /И ст очн и к  л и т а н и я

* *  
5* ^ «ч11$! | 
l i f t
1ь'ИI I I 4
t i l l

M l
i l l !sti*
i s .  ^  

* 1 1 *
Распределите, 
номер, munjyc; 
расчетная нс 
Аппарат на вв

+Г6Н6Ш пункт: 
нановоf  иная и 
щнсстб.ивт  
уде: тип тек, А

быключателб (явтоматчческич 
или предохранителе: 
мил; т о* расуелителР или 
плавкой ветавки, А

Пускателе мхенижныйг 
тип - ток нагревател/ного 
еле/иента, А

1 i  I  ^

1 щ

*НС

4^1 N4v14
т §i l l  1

, | * й

H is
Щ ит ок групповой : 

аппарат на вводе* 
типt номинатный ток, А

домр по схеме расположения
на  ппане

Установленная мещиесп, кВт

Потерн напряжения до щитка

\
/ОО
SO

щ и г м ф к г п
*380/220$

\

*

<*
Л'

I S  
«

■S

II V
I  5
*  I

М П
1 X 1

/ОО
/6

1 1
ш о -/
2/.3

4ss(o,s?)

що- i
9.&(9,s)

<09(/ ,«)

Ш О-3

2,0

Н ф < )

mo-fa
7,0

0,24

mo-4
0,93
о ,/

СИП.
Н.конп
PviLfp.b
№ «■**

HonuanoS
CarxHofrA ji
Молча
Ширве&а

Т П  503-3-20.67 -  Э О

31

Производственный корпус моечных и  окрасочные 
работ ВлЯ А 777 На 3 0 0  ерузовых автомобилей
Производственный Корпус 
ноенних и  окрасочных равен

Кадельнш Журнал. Свсдка naScu \ 
ипро/оЗовДанмиео t/уотвщ цыьъх
fyttHewtuiMbtwtfi сге̂ цмлпШтшжО ыгц

С г арил Хин* Ли(*К*
РП и
Ними/m, ,0ШЫС МфСР
гипролатотрянсРоенюЗемий филиал
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Ведомость черт еж ей основною  к о м п л е к т а

Лист Наименование количестве

/ Общие данные (начало)
2 Общие данные (окончание]
3 Цистомы П (... П4,П7,Л9... О/2. Схемы Функциональные
4 (Остены П8, П5Л об. Схемы функциональные
5 Система П /{№ ... пи. П 7.Л9... п /г /. Схема

электрическая управления.
в Система /)б(ЛБ]. Схема электрическая управления
7 Система Об. Схема электрическая управления
г 1)истемап((ПЗ,р4,р7] Схема электрическая рет иквт ’
9 Система Р2(П5. щ  Л9~ 072). Схема электрическая

регулирования.
10 Системы П(... 0(2. Схема электрическая сигнализации

Система Об. Схема подключений-
И Система 01(03. П4, 07). Схема подключений
е Cue т епа 02 (09... 012]. Схема подключений
13 Система 05 (06 ) Схема подключений
14 Системы (11-04,07,09-. 0 (2 . Габемный журнал
15 Система 32(53). Схема электрическая управления.

Сабельный журнал
/Б Система 52(53) Схема подключений
17 Системы 67... 8 9  Схемы
/в Система Ш ( 92... УЗ]. Схемы
19 Система У /(9 2 ... уз] .  Схема подключений
20 Ворота выездные н а  линии СО ы ((н?) Схемы
21 борота въездные на линии ЕО 6 3 (0 4 ] Схемы
гг борота выездные на посту Ш  /15. Схемы

\

/77ипобой проект разработан в  соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприяти^обгспегивающие взрывную, взрывопожарную 
и лохсарную Безопасность при эксплуатации здания 

Ел. инженер проекта yl~**~-A.B. Молчанов

51

продолжение

Лист Ко и ненование КЬличоство

гз ворота на постах шиномонтажных робот Уб )н7)
борота въездные на рост у Д / xf5. Схемы

64 Моечная установка мод. (707. Схема подключений
es Сушильная камера под. 5032.

Конвейер мод УЧ09. Схемы подключений
гв компрессор.

Моечная установка (7  (29. Схемы подключений
г 7 Решетка ПА 2К . Дополнительные цепи

тробления. С>ет подключений
23 Очистные сооруж ения для сточных бод от

мойки автомобилей• Схема Ф ункциональная
29 Очистные сооружения для сточных вод от

мойки авт ом обилей . С хем а элект рическая
управления (  начало)

ж . Очистные сооружения для ст очных бод от
Мойки автомобилей .Схема элект рическая
управления ( окончание)

31 Очистные сооружения для сточных вод от
мойки автомобилей. Схема подключений

32 Очистные сооружения для сточных бод от
мойки автомобилей • П лан на отм.. о о о о

33 Узел управления. Схемы
34 План НО от м. 0  000 между осями (-бы А -? /
ЗБ План Нй отм. 0.000 меж ду осями ( - d u ty -Г
зв Планы на отм. в. зоо

У е л  о в н м й  о б о зн а ч е н и я

Н а и м  енобание обозначения Обозначение

1 1 t 1 1 ! I

прибор или датчик, встраиваемый в  технологи-
ческае оборудование или точвопровод •
вторичный приЩ регулятор исполнительный механизм
и прочее оборудований устанавливаемое вне щита.
изображаемое на  плане са
Пискатель магнитный □
Конечный выключатель dT
Сирена элект рическая
Разделительное уплотнение для взрывоопасных
помещений t _
Гласс помещений ЕЖ 1
Вентиль электромагнитный ®

М аркировка сабельной проводки ГУЛ

ш шОбозначение аппаратуры и отметка установки
Пост кнопочный на  две кнопки с однЬО 1сигнальной лампой
Пост кнопочны й н а  четыре кноп ки  с идвумя сигнальными лампами

и(loom о шестью сигнальными лоппами
Пост на шесть кнопочных пост ов и две B“£Sо во 

O.JQсигнальные лампы

Привязан

ТП  5 0 3 -3 -2 0 .В 7 -  ACT

л Cfocft/d tyrm  ЛистоВ
p ii \ Т  ееш Молчановч-кош

т Ш :

(Ьхновсхт 
Моачоис 
хитина 1 
НёчаеВа 1U t*1-

/
Общие данные 

t начало)
Щ шабтотранс рсаср 
ГИПРО АЫ ОТРАНСРатоосгий Филиал
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Ведом ост ь ссы лочны х и  п р и л а га е м ы х  документов

Обозначение

М -5  Выпуск /
Г ПН Сантехпроект

Сборник- 70
т с с  СССРгмлимц-7-ЗЧ

'Сборник 62
т сс сссрт т -ы ч

Сборник 5 f
т с с ш м т - т

Сборник 6  
тСС СССР СНА Ш -/-3 4  

Сборник 54 
тсс сссрг па т ч-т

СфиЯ £.407-70 
Выпуск /  

МИСС УЛУ> у г м  
Серия 5 м 7-53  

Выпуск О 
МИСС УССР уго н

Серия 4407-255
мисс гэм

£ ъ рц я5 .!т -зз  
пмсс гэп  

о сш т т -*4

тшературн- УсттоЦго на техно- 
логических трубопроводах и обо- 
руд о б они и.
Приборы для измерения upeiynu- 
робиния давления, разрежения и 
расхода. У стана бк а на техно логи
ческом оборудовании и  трубопроводах 
Приборы для измерения и регулирования

ОАМ 534. 000-73 
Минэмтрап&прап СССР 
О АХ.634.002-32

Н аим енование

Ссылочные документы 
Альбом чертежей установка приборов 
и регулирующих органов для автома
тизации санитарно-технических 
систем и  котельных

ких трубопроводах и оборудо5ании. 
Отборные устройства для 
измерения давления.
Монтажные чертежи. Отборные 
устройства для измерения давле
ния; разрежения уроВня. Установка 
на технологических трубопроводах 
и резербуарах.
Установка кнопок ПКВ и ПКУ и 
переключателей ПП на стойках 
и такопрободы.
Пdo кладка проводов и кабелей 
6полиэтиленовых трубах б произ - 

Водетбенных помещениях

УстаноВка одиночных лщикоВсрубш  
никами, аВтйпотоВ, кнопок ПКб, ПЗУ и 
сигнальных аппаратов 
УстаноВка одиночных магнитных 
пускателей серии лм £
Устройства комплектные низковольтное 
Техническая документация, передоВаепая
предприятию-изготовителю. ПЬеВоВания 
к комплектности, содержанию и оформлению

тоВ и прибороВ
Успрайстба комплектные низковольт
ные ипроВления электроустановками. 
Руководящие материалы по 
проектированию.

Примечание

(продолжение)

Обозначение Дай м еноё7 ни е Примечание

ГП 503-3-20.37-лет-н 

тп зо з-з-го. 37- АСТ.СО
т зоз-з-гом -А ст .вп

Прилагаемые документы 
Задание заводу- изготовителю 
на электрооборудование и  
автоматику
Спецификации Оборудования 
Ведомости потребности в 
мат ериалах

АльВап 2 

Ам&н HL

Альбоп YJ

Общий указания  
Проектом рр еду смат р и  бает ся •

— автомат изация приточных систем /?/... 073,
— дистанционно-  сблокированное управление Вытяжными Сис

темами Ь 2 ; S3 общеобменной бентиляции, имеющими резерв
ные Вентиляторы,

— дистанционно- блоки роба иное управление вытяжными сис
темами ВТ... ЗУ,

“  абтоматизация Воздушно-тепло 6м х за  Вес У /... У д ;
— дистанционное управление распашными Воротами -  Зш т%,
— автоматическое управление погружными насосами и насо

сом под ахи чистой боды;
* -  дистанционное управление промыбным насосом ,
— автоматическая подпитка резервуара чист ой боды;
— контроль p H -ионов о резербуоре чист ой боды,
— контроль параметров теплоносителя $  узле управления.

Приточные системы /?/... П4, ПЪ- Р72 включаются 
дистанционно из обслуживаемых помещений. Приточные систе
мы П 5,П б Включаются автоматически при Включении окрасоч
ных решеток РА3 it. Аварийные сигналы отключения приточных 
систем при срабатывании защиты от замораживания Вынесена 
на пост сигнализации ПО и щит сигнализации Щ  С. Общий 
аварийный воикобаО сигнал Выносится в  помещении с пос
тоянным пребыванием персонала, песта установки решается 
при привязке проекта. Д ля системы ПЗ, обслуживающей 
т амбуры- ш люзы, исклю чено аварийное отключение при 
срабат ывании защ ит ы от зам ораж ивания.

В ы т яж ны е системы В7,ВЗ t B9 имеют блокировки, 
Запрещающие вклю чение системы 67 при работ е су
шильной камеры 3022 и окрасочны х решеток П лгН  и 
вклю чение сист ем ы  ВВ,В9 при работ е окрасочных 
решеток-

Д ля конвейера мод. 4409 дополнительно к  паспорт
ной схеме предусмот рена блокировка, запрещ ающ ая 
включение конвейера м ри за кр ы т ы х Зверях сушильной 
камеры  на  участ ке окраски.

Предусмотрена т акж е невозможность одновременною 
производства работ н а  окрасочных решетках в  окрасочном 
участке и на пости нанесения антикоррозийно о мастики.

Для оборудования поставляемого комплектно со 
шкафами управления (компрессоры, конвейеры мод\ ЧЧ09, 
моечные установки И 727 иN729, сушилдноо камеры  мод 3032, 
окрасочных решеток ПА 277) 6  проекте Заказаны  материалы, 
но Входящие в  ком плект  пост авки.

В проекте приняты щиты по 0С7 /5 .0 .6 3 4  776 - 74. 
Питание щитов осуществляется однофазным перемен
ным током 230 Ь \ цает от ой 50 Гц.

Цепи измерения, управления и сигнализации бы - 
полнЯЮ тся:

— в  нормальных помещениях кабелями м арок Л м Ь В Г,
Рб ,КВВГЭ и проводом АП В 6 полиэтиленовых т рубах по 
ТУ6. 79.237-33;

— снаруж и кабелем  А кВ В Г в трубе вод о газопроводной 
легкой по г о с т  згв г -  7 5 *;

— 6 помещ ениях с категорией 5 1 -а  кабелем КВВбГи про
водом ПТВО в  трубе бодогазопроводной по ГОСТ32бг-7д*.

Д л я  подключения приборов через штепстяый разъем  
принят  кабель м арки  ТТВВГ.

Заземление щитов и  аппарат уры , уст анавливаемой 
по месту, выполнить согласно ПУЭиСНиП $ 3 4 -7 4 .

Ведомости основных комплектов чертежей, 
электротехническою раздела см. гп б о з-з-20.37 лист/.

Работы по монт ажу электротехнической части 
вести в увязке с монтажом электротехнического и  
техно ло гиче с ко го оборудования.
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А ш н п т
7У/6-635. 532- 76

Рем U - ггоВ; ту в  -згз. Ш - и 1
ГО'.К! т - г  -з е г г о  т г
$7 РПУ-г -ЗбУЧО У5А \_ /_
S f2 бы м ю чалш  А63-П; ih s s o b , З р О ,ш

о т ш  тую  -бег т п у Т "

№ 9 Регулятор температур*. ZpadyupoSna гз.
Предел petyjupo& jH upO +Q ov. тэгпз ~ т

Яппарат ура по  т ест у

Устроистбо терморегулируюире долатамет-
рическое электрическое с замыкающим конто*
тОп. Ш б - 02.23/079- 7$

поз7 ТЩЭ-у. Длина чувствительной трубки 865мм /
поз.6 ТУДЗ'З, Длина хубстбительной трубки 505пп 1 й и к ,п щ м ,1 н г .
m i Датчик теппесатитхл камерных биметалла-

ческии-Дифсреренциал £°С. 7У гб0 г.Ш -7 б
д т  -чз. / для п9: п н

пг-уг бсполнительннО мехтит M3Q-BW-Q.es комплектное мю-
U '-ZZO l / ПОНОМ £5v 039нж .

nos.9ct Термоппеобшзоботель сопоотибпения пебннО
2радуиро6ко50/1 бкш т ясная длина 320п п ,
материал зошитноб арматуры стало ш /3
тсп• озтз 5Ц£ sit- чго w is  о г  тзггзз-зо 1

Щ ит  сигнализации Щ С

5 № .Ш П оппа Ш - 6 0  ГОСТ6 9 ч о -1 ч Арматура АеЗ/ННШ
7-HU 1 Г ТУЮ-535-&г- 76

m t Арматура на посту сигнализации ДС
И ! спАСТ-8

Т Ш ГH контр.ЙолчкупАW ’f ’Ж
IPbh.tp. . - Ш' »q_ \J$ * . ’ кчк.̂ >'1н̂ г . ~:±г2[ГГ

ТП 503-3-го. S7 ALT
П р о и а & о д с т ь н н н ы й  к о р п ч с  м о ё ч н ы х  н  о к р а с о ч н ы х .  
р а б о т  Д Л Я  А Т П  Н А о О О  Г Р У З О В Ы Х  А Ь Т О М О б И Л Е И

Проиььолстьенныи корпусМОСЧИЫХ М ОКРАСОЧНЫХ РАВОГП
•^тем А па (П 5 ,П б ,П 9 ...П !'') 

П\А "Л-'КтРЫЧССКАЙ

С т А А М 5 1

РП
Лист Лигою»

МИНАЫПОШО,- ; РГ.9СР
ГИ П Р О А Ы С : ’ НС
ЙпетоЬскмй фи. иАП



С и с т е м  р1... П И  
£/£77(2 электроурезая сигнализации

N
выключатель

I I
Решетка

У /

| |
Яшетко
нг

Реле додерхш) 
аварийного 
Сигнала при 
вклю чении  

реш ет ок
пойторитель
НоориЯ систе- 
/74/ ПЗ
]6ирй адаридшй 
сигнал аоаоеп 
/?/... п&
Съем збуко- 
Зою сигнала

« Г  «'т-т
______ №  lie s  ^  ге7

ч в З 'Л ш  * s l £ 7 Z
i £ lX J S  ?чвг кг̂ щ  
Ь »епу

Л П ;1  ‘Я ’ З 'М М
ш  ^  3407 M2S К^12.,п

~тт.
Обозначение Наименование Ш - ф ам е уо ш

Шит сигнализации щс

НА 1 Зйонок звп -его У ^гго  ту те- w -039-75 1
Л т па КМ6-60 ГОСТ6940- it- АрпатураТ9№$ШHl I 1 At- з т н т

S-HU / м - м и н у й
Теле U 'З Ю  ТУ/6 -S H . ги - 73.

tl'.e  ч рпу-г- звгги уза Т
T 2 ,ri рру -г -36300 уза  _  ~ ~ 2
КТ fb e M K -x t i -m  у '  ггоь т *& ч ъ -т9 1

Кнопка ке -off уз, исполняют храсн Ш-зевню-я /
3F Шлтзгпем АбЬ-Щ ЬШ Зрт яот см

Ш6-5Й. НО -7V /

Лппаоатчьа п о м е т я

~№ М ою * 5Ш -гго  и -г го  7 у ю -7 з Ш 9 -ж \
SiZ Кнопочный пост ш рЖ енизЩ  -<?/<?- т

ту 16-бчг.оов -з з т
—  -

Сист ема п в Г  Схема подключение

Наипенобание 
парам ет ра и  
мест о отбора 

импульса

т Т А р м Ш & 1  т ем п ер ат ур а ДаВление

fjpped Ш№л№$1 ̂ Трубопровод
® 4 ‘2 S T

fThjionpoSod
оорагпною
TXMHKU7W

ш »
Перед Помещение Орифсчныи

Soityxoioo

г* цстанобочного 
чертеша т т т ш е .«А  т п Ч - т - и т м ч - |Ч ¥ - н т m -m v т п ч - г г з - х

(ю а значение 
по схеме 1 ------------

— —

Кобели и материалы учтем В 
спецификации на лисп# ACT-11

ирчшан
— ~~

ТП 505-3-20-в7 AtТ
юб о т Щ  лтпма d S ^ ^ S o fV». 'ГГ
Производственный корпус 

моечных и окрасочных родог
мс/лелы Схепа мхтри-

, ,____ чеасоя сигнализации-
,Т~ т5у/^ Системам Сгена подключений

шыхг _ W (Й Ш
г<штп к е т а  щ ш т т л

pnljo
Пшбтотрт рсфр 
ГИПРОАЬТРТРДНС
Ростовский филиал
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А
Л

Ь
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О
М

 
Ш

ш

t«о
*«3 е;* 5
§d2Г*

Тр а сс а Проходы через: Кабе л и

Начало конец

Трубы

щ
ЗОЕ
$ и

По проекту Проложена
ах
Q-0£

Длина Ь м
зQlбк

Г! *
§0! 5
*1 1 О.
т

.Д/шна 6 м
5
6£

3 *1
IP*5S
151

Длина 6 м

ГИ П6 т П7 IH ПЗ пч П7 m ПЗ П9 П7
1 Датчик температуры поз. б Щит автоматизации АКЬвГ -28064x2,5 16 28 20 26
a Датчик температуры поз.ТЩит автоматизации АКВВГ -22064x2,5 12 29 19 23
з Датчик температуры поз.8Щит автоматизации АКВВГ-2W6W В 7 6 20
н Датчик температурь/ поз.9а Щит автоматизации КПЛ20КВВГЭл,60Ь4*/,0 28 60 45 37
5 Щит автоматизации КоробкаШ АКВВГ -220В4x2,5 /0 26 19 гг
G Щит автоматизации Коробка CKZ АШГ

-ИОВ11*2.5 16 26 19 гг
т Пускатель м.нагреватя Щит автоматизации АКЬЬГ

-22064x2,5 Б 8 7 5
6 Пускатель Вентилятора Щит оЬтттизоциц АКБВГ -WDB

10*25 Б 6 Т 5
9 Кнопочный пост S6!> Щит автоматизации ТЩа25 - - гг гг КПА20АКБВГ-2Я0В7x2,5 26 60 35 35
10исполнительный механиЛ Коробка СК4 КБбГ ^В4x1.0 2 В 3 3
И Кнопочный пост SB6 Коровка СК2, АКБВГ-820В4x8,5 4 1 1 4
Л Исполнительный механизм̂ Коробка СК!1 КВВГ -820ВЮх/,0 1 4 1 ъ

С*
£
§.*
55д!об<з£*

Трасса П р о х о д ы  через; Кабели

Начало Конец

Трубы

Ы
<*§©■

По проекту Проложено
d*а.б£

Длина Б м бх
§"к

3 <у 
зоГ э: 111 
4 ъOaJ § ха ж

Длина в м бX
9-£

*
p i
“ I
is i

Длина 6 м

па П9 то П 44та
1 Датчик температуры nos Б Щит автоматизации т г

-220&
4x2,5 29 t 8 26 42 юг

a Датчик темпеоапиюы nos.7 Щит автоматизации АКВВГ4x2,5 50 12 27 13 42
н Датчик температуры nos9aЩит автоматизации т п

-6064x1,0 5 5 15 42 7
5 Щит автоматизации Коробка Щ АКВВГ-220В4*2,5 27 9 25 12 14
4 Щит автоматизации Коробка СКЯ АКВВГ -геов11*2,5 27 11 24 10 Ш
f Пускатель ж нагревателяЩит автоматизации АКВВГ

-ггов<1*2,5 8 Б Т 7 9
8 Пускатель вентилятора Щит автоматизации АКВВГ-220В10*8,5 8 6 7 7 9
9 Кнопочный пост 855 Щит автоматизации АКВВГ

-28067*2,5 60 25 75 18 16
toПспшлшый механизм % Коробка СК1 КВВГ ~2И061*1,0 9 5 5 4 2
И Кнопочный пост 856 Коробка CKfc, АКВВГ'220В1*2,5 f 1 4 4 1
fcИоднишный неммзмУ4 Коробка CKt КВВГ «̂«06

J № 1 4 < 4 4

Т П  5 0 3 - 3 *  2 0 . 8 7  - ACT

45

ПРмапач

N1

И 1 Д  Я  9 /Л *к

1Л Ж Ш Г,КШ ‘*

Г1Р0и5Ь0ДСТЬЕНИМЙ КОРПУС МОЕЧНЫХ й ОКРАСОЧНЫХ ВУ>БОТ ДЛЯ ДТП НА500п>Ч&ОЬЫХ АЗЮМОВНПЕЙ
Проивьодегьенний корпус СлмдедЛист Лмстоь
гюечних и окрасочных квот РП /ч
Системы П4...ПЧ,П7,П9...Ь12. Кабельный журнал. МииаЬтотранс РСФСР

О Т Р П А Ь Ш Т Р А М С
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Схема электрическая управления Диаграмма замыканий 

контактов переключа
теля „$А ”

Соединение нон- 
тактов

способ фиксации н
палошёНиё 1 рхкдяткй

~Ч5° 0°X _
3 - 4 X —
6 - 6 XТ=ЛГ — Xд -  м —i X
И - 1 1 —» X
Ш ор
решит Ручной

(Ялокирп-
ванный

По*.ОЗо&ндче*ние Н л и м е н о б а м и е Кол МрымечАИМ<г.

А п п а р а т у р а  по месту

к - к т Пускатель магнитный реверсивный ПМЕ-08Ъ
U-V 2205 ОСТ <60.586.001-TR 1

т Пускатель магнитный с приставкой - .см. ЭМ-tU  3
4&-кк80-Кк Реле тепловое —
6 Ш Переключатель ПКУ5-38Н УЗ схема З Ш

рмерев. т&шт-тч 1
т ы Кнопочный пост управления
ъг-ж ПКЕЩ-т-, U -5 0 0 6 ; ТУ 16-& Ч2.006-85 1
в ш з Пост упрощения ПКУ15< Ш -5 Ч У 1

ТЫ /б .$ 2 6 .Ш -в !> 1
62-ВП выключатель ДК63-1М У$; U*500b
K-8FZ Ъасц  М ;  о т с У 'Т У 1 б -Е Ш Ш Г ft

t Схемой предусматривается:
__  рунное и  сблокированное управление вентиляторами;
—  переключение режимов работы осуществляется ключом ЛД  ;
—  6 ручном режиме

Трасса Проходы черед:

«о
8. v,
iioШ

Н ачало Конец

М
ар

ка

А м и н а  Ь М £ §

ш(каР Ма
рк

а

шill
Д л и н а  £  м

М
ар

ка

if
Длина 6 n

32 83 32 33

15 Коробка СК5 Коробко СКб А*5 1г 16 АЮЬГ
»поъ
<0*2,5 it 25

17 Коробка СКВ Пост управления SB3 ЮИ25 Ш Г
«-2МВ
Ю*<,5 38 38

18 Кооодка СКб Пускатель K iiK Z АКВ5Г ^Шв
<4*8,5 В ft

19 Коообка СКб Пускатель tem m pat АК56Г ~2Ю6
я з е . н 5

to Коообка СКб 1Ьатаь lemimopat АК65Г <0x2,5 н 5

t l Коообка СКб выключатель PFf АКввГ «2И»
Ш . я ft

Aft Коообка СКб выключатель SFH т ы ^ш в ft ft

IS Коообка СКб Переключатель $  А АК55Г
*№6
1Ч*ф ft ft

Кабели

Обоаначение системы no ОЬ Ы 5 5
М ж т Ъ М а ^ т е м ь , "№

80 -S i____

е ~упЙРвление вентиляторами осуществля -  
е т с я  кнопками „ $ В Г ,  „ Ш  5 . 
о солокирооайном решите управление производимся с по - 
с т а  -5 о э  кнопкой т{*или „2”  при тот включается вентиля
тор 1 или  ̂Вентилятор ft ;

• при аварийном отключении рабочего вентилятора автомати
чески включается резервный вентилятор.

ft. Для системы Зв схема аналогична данной.

Т а б л и ц а

Привязок
т г
Нтнтр
m jp '
т  рр 
Ш

МалчангХ
cujiop

vVf4A -.грл
'■ •w uia \*ь  
fiv ifl'T fl у },ш*

Т П  5 0 3 - 3 - 2 0 . 6 7  -  A C T

nfW b W C T M H H W M  КОРПУС МОСЧНМХ И ОКРАСОМ И у х  
РАБОТ Д Л Я А Т П  НА5 0 0  ГРЦЗЮЬЫХ АВТОМОБИЛЕМ
ПроилЬСДСТВЕННЫй КОРПУС 
МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

(Тигтяма f»2 (Sw • Тгх̂ ма 
опг'к'Пр** •

Jlucmofe[ццЦМ!КЙНЯ
РП | 15 ,

WUHOftwompouc ЛСi'cP
ГИПРОЛРЛПТРЛИГ.



t a
Место 

Установки 
№  уст ановок' 
к о г о  ч е о т е ш а

О бозначение  по ж  схеме M -S B 1
4.т - г ъ 5 - 0 2 9

6 2 - 5 3 3

м ест у

BZ-KU п

АКЬЪГ Ч Ч 5

° l l U o

33

КВ5БГ « x f.5

Зскмь с те н Э а л /
£70

$ м _

вг-скт

Обозначение по и. сгоне №установоч-
4 l-K t4

Ъ - d 1

место Установки

т | 80-КМ 5Z-SF1 MSFZ 52-8/1

см. 9М~6 во тип» 4.407-2S5.D25 —*'

По м е с т у

Лоивяюм

4<ля системы S3 схема аналогична данной. 
А. Кабельный ту Риал см. АСТ~1$ .
Ь. Кабели и Материалы учтены для %* сметет.

ТП 505-5 ~г0.87 ACT
ПрОИаЬОДСТ№ННЪ1Й-КОРПУС МОЕЧНЫХ и окрасочных 
работ для АТП их300 грузовых автомобилей

ГЙП \М0ЛЧМ05
toxw B w »

п _____ ш т т ь
Ру к , гр. х и т и н а
Ы*и&Шл1

Проиььоастьенный КОРПУС, моечных и ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Сист ема 5 2  (£>Ъ).*~ 
Схема подключений

РП J6
Минабтотоанг р о р £ р
г и п р о л ш  шрансKWroftcvi • **



4i
E|
2
aшn<<c

С х е м  а  Э л е к т р и ч е е к д я  у п р а ь л с н ы яд

6Т-ЗРJ i * D(“Pr ш-»»оJ J r w ВТ-&Я bt- sb Т7' км п  ^ ~ 2206
Ручное
УПРАЬяение

ь-еО
<

О
<3

Аьтомти-ческоеУПРАЬленме

Сн8НАЛН5АЦЧ1
Включения

'2206
Ручное

УЛРдЬление «ОСО
<
tа

j

Мтомлпш -
ческое
УпрАмение
Сигнллищия
Включения

■ >2205

ручное
упрАбпение OIев
АЬтомАши-
ческое
УПРА&лениг

СиенАлиЗАция
Включения

\  ?»
U t

Ki г ! >

К/гн
Us схемы упрлвления 

/решеткойptti
РГИ Г PD1L d 4 J

х схемы впрАЬленмя
Решеткой ПАШЛЬдШОМ*!

■>220 В

Включение
0(0) 
X *.систем 4WO
2*
5ь-‘

АВтомлти-
чеекое И«ЕУПРАШние
системАми

t

ДЫ АвРЛММА 5АМЫ КДНИЙ
контАкшоь п^реключАшеля 

••SA"

п к у з -  l a a -  гЕшТ
СюОмнснче
КОНШАЮПОб

Пдаоменис гофяпго

-45*

izZ7--F
”>ы5ор 
решим а

1 : =

О 5̂*I I

Схемл подключений
ДКВБГ 7» 8.5

СЗодидченчеЙО эл. CXQMg.
^ЗСШАИОМЧ- 
ноео чеотежл 

Нёс то  
УстАноеки

W-S5 58-36 Ь9-ЗЬ
4.407-23!>-026
НА кооьлч.

7 7 -К М 78-КМ 
см- ЭМ

79-КМ

П о ст ы  ш чном он гоаж м ы х РА & от

П05.ОбОЬИА-чение НлименобАние Кол. о̂̂мечлнме

Шкаф упраблсния шуь

ьт-ни Лампа КМ6-60 ГОСТ 69Ч0-ТЧ Армагпура
58-HU АЕ-ЗШШЛ
B9-HL 3 ТУ 16-535.582-76

Реле IM!20B; ТУ 16-523.33(-Т6
и РПУ-2-3662,0У5А /
KZ РПУ-2-36ЧЧ0 УЗА 1

1Ш. Лереключдтель ПКУЗ-12С схем 1Ш
69-м ГШ6-526.047-74 ь
ьь Кнопочный пост улольлеяня

ПКЕ-/12-2УЗ ТУ 1&-6Ч2Ш-8Э 1
Выключишь Ш-tt; U'>380kW6-5l2.W VJ

-щр JolAl отс. /,3 3
SF Ур ОМА} отс, 43 1

Аппарагпура по месту
Ц/кк' Пнсклтель мАгнитный - см. 9М-/3izltir Реле тепловое -
W 7 Кнопочный пост чпРАЬления

пкЕ-гег-гаг т01б-бче.ооб*ва 3

КА&ель ГОСТ 1506-76*6
1 АК66Г 4*2.5 100 мг АКБ6Г 7«2,5 65 мь Тра5д боАОгязопммАНАЯ л20 ГОСТ М62 -75* 4< м

Та б л и ц а
ОЗоанАчение системы по черт. 0Е> Ь7 68 69

77 76 79

Яг" 2р. Р̂ гр.

ОЛЧМгК

олча; , ,,*™
Я 'Г П И А  ] / м \Н̂ Чл'Ь:

1Гр«Я55<аГ

НуО?
Т П  5 0 3 - З т20.87-АС1

МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХрарот Для ДТП на 5ДО груюьыу Шомобиг.еи 
ПР0йЬЬ0АСШ№ННЦ1Й корпус 
MOE4VWX и ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ IР П  1 1 7  I

ЙЗШ Ешша ЕЙ8Ш1

С м с п к г т ы  Ь Т . . .  6>9 
С х е м ы .

МмИАЬШотрлс Г’-ФСР
ГИПР 04&ТОТ РА НС
РсКтК'̂ А.пС* фйПИЛЯ

ш



А
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Ь
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О
М

Ш
43

Схем а  э л е к т р и ч е с к а я

-ааов
уярлбления

66-КМ,

66-КК

ДилерАММЫ ЗАМЫКАНИЙ КОШПАКШОб 
перрключлтеля S fl

ММА
\S  6

I r - *

, Т  f  « « « я

Й р г 0 '
w -км

9 И №  ^  ^  ST-KM
0 %  17 6Т-КК п

W-KM

Us схемы ЛСТ-20 . ------

Ручное
'ние

А&помашц-
Ч(

гение

Ручное
упрдоле-
ние

Щ ойалн? 
ческде

е

*

to e
промешу точ
ное

Открывшие fз  и
з|

ЗАкрыЕдние е з
| 1

§1

П№1 
Соёдине ние штдктой

г ш
"П о мрнк

1-2001
)женм<о я т к

О»' ~

Г И5 -
;ц

—

■6-4 —

6 - 6 х ; —

V - 8 — —

Ьыбор реши-
МА Йчной Откя. Йбт.

Д А т ч и кА  ш емперАтуры noi.H

А Т К Б -  5 5
Коншакгп ТемпердтурА боздухл 6

/ с  " " “ W  W
1 I !

О&ззНА-
чение И ли м ен обА н не

C TD КОЦПАКШ РАЗОМКНУЛ)

m m КснтАкт замкнущ

Та б л м ц а

оЯоанлчение системы по черт. 0Ь «1 № У З У У У 5 У 6 ИТ У8
М п .  системы66

67 i l
Ж
i ! L

ж
J2*

W
I L

W
75 ft 15.

-

Обошлче-
ние

НдименобАние т ПрцмечАние

ЛппАРАГПУРА по месту
У1-КМ Магнитный пиштель Л 6 -121 V*220b Т

ш Млентныи пуснлтель - lw* 9М-/2
Ц -к к Реле тепловое. — /тя ПереключАгпель ПКУЗ-36С УЗ схе^д2001

рак. реб. V ' № B j y  1 6 -5 £ 6 Ж -П Т
yfssim Кнопочным поем 0ЛРАблецияПКЕ21&-2УЗ

V * ГООВ, in  IG-642.006-8J Т

Щ 5 Ш быключАтель ЯКЙЗ - 1М У 3
V M ,  0/яс.З ТУ/6.522.М0-Р8 Т

у м Эл.мАгммтный прибей, 9 3 -ЭМ Я Р Я й п м г * -
m i i Адm w  темперАтиРЫ клмернЬй би-

нтйллическиц ЛТО?*53. АиФФеренцшл
2°С Ш Ш Ш - 7 5 т

1. С хе м о й  п р е д у с т А т р н ь л е т с я :

—  Автоматическое Включение злектродвиелпьелЯ 

ВентипяторА при открымнии борот и от
ключение еео после босстлнобления т ем - 
перптчРы Воздуха 6  зоне Вороту

—  гщдершАние заданной темперлтуры В зо

на Ворот и  при шрытых воротах;
—  блокировка клапана НА теплоносителе с 

мектрсдеиеателем бентиляторл.
L  Д л я  й и с т ем  У 2 . . .У 8 схем ы  л н л л о г и ч н и

ДАННОЙ,

Т П  S 0 3 - 3 - 20.87 - A C T

Проц*еодстьБнный корпчс 
МОЕЧНЫХ ч ОКРАСОЧНЫХ РА&от

С и с т п е г о А  1н ’(У & Г ..У 8 ) 
С х е м ы

Смиия
Р П

лист
I8

jiHomop

Ми»«АЬпиллр’(гТ  ' ФсР" 
ГИПРО ЛЮ Т'. РАИСPccmcP^Wt.u удилд
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ОМ
 Ш



ш*
ь/п

/юв
х\Ш

гм
*ид

апх
Ши

*.un
IA

 
АЛ

ЬБ
ОМ

 il
l C ie n a  по дклю че н ий

У к 1 \

9 * *

ъЗЗОв элект рическая

Ш 1

управления
л и

Зокр*'
бание 1

1м
* е
S £*  А

Открн-
бойче С

Д иагрот ы  замы каний 
_  конт акт ов . 
конечны х Выключателей

Ш 2 ,Ш Ч
Положение борот
l i  |  

l i«I»

( I f
l-S Q I, M Q 5

Положение борогп

Овошение 1!

■ м м Компот замкнут
c m Гонтогп рхопкнуп

Я Ш /- 5 5 / i-SB S I-sae  | ь зач  1 i - s a i  1 f-s a i ~psr~
Н'ЧСШЧНОСОЧною иеатема н. 407-235-о го ovo zess-o es СП серию 1 .0 3 5 .2 -2 3 e

постаостановы i  операторской Щ о Щ Т Я ^ ф й 6  створках ворот По месту

Ш г
1

ит на-
чение Наименование Кол. Примечание

А ппарат ура по песту

9 *t,n x* Реле тепловое , СП. ЭП ‘9 ,/09-Xt, кг КУМ. кг Пускателе -
{■tti Кнопочный пост управления иЬщид &пя ворот Им 2

пкив-гияи-чоуз-, т у в 5 ге .зи -г з /
в  ком плект  бгодит:
Гнопт К1-0№,1>елошг;П1&5Я. т -7 9 6
Apnam ypt АЕР Ц т ( 1
Арматура АЕР 3131У1 /

t -ш Кнопочный пост управления f i f i  •&2-3 из
т ш ь -е н .т -и /

1-3F выключатель А Ш д п \ П^вООв; Зр 0,6А
отсз Т!/«дгг .м - 7 з /

Н Е выключатель соночн ыО ц копЬлёкМно с бор отопи

Кабель ГО П 1.50$-7в*Е
1 А Ш Г  Ц Ц 5 ОН п
е АКЪЬГ 7* S.5 90 П
5 Коробка соединительная кск-32 ТУ3617S3 -75 2 ШЛ)

Таблица
У* борот no ACT-37 У/ Ы2

электропривода 
Ворот по эп-Я.Ю

9
10

57
ее

Л Д ля ворот ыК схема аналогична данной, 
г  Кабели и материалы учтены для 2 я ворот*



1JJ W
094V
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hw
w

»¥tf| У1»У и %м*уоц 1тгюищ9*н1

С х е м л  п о д к л ю ч е н и й  — — --------- -------------------

Nee т о  
УСГПАНОВКИ

П о  м е с т ь / —1— -—-—__ .
№■ УСШАНОЗОЧ*
ново чертежА

<?/ч. Э М ‘ 5

ОбознАченме 
по эл. схеме

4-15 ЙЛ

Z S - K Z

($Н (R)

1
Ъ‘ \ъ

* 6 - М ;  2 6 - к 1

»  380S Схем А электрическая улрАЬленмя 
J-388. ,----- --------- ,5Ш в-w <5-К1

52

в е с  1-ЗОК, -------------- --------------- '  ----------------

5-662. “»

ЯНУС

& K i m i

- У '- ,  * * 4 .
, 5-SQ5 26-кг вб-М25*1

2 5 *1

5АКРЫ-
ВАиче

1
Откры-
Блнме

\П Q

Г
*5
5

||

Ь
Положение борот 

1 1
/
1

|

$4

Р
Положение Ворт

<г■J . И -

ЙИКШ МЕ 1 Е

ш я т Контакт занкнугп
c m Контакт рльопт т

Ь схему чпркЬтця злве- 
СОИ СМ.АСГ-/9

м а г

Т а б л и ц *

№ Ворот по АСГ-37 tS а
Щ  электропривод,*

Ворот по ЭМ-3:1й
И
го

7
6

1. Для горой Й  схемл АнАлоаднл ДАННОМ. 
I  Мели и МАПНФИААЫ учтены м *  8х Sopom.

П о —  
О б о З Н А -  

ч е н м е
Н д и м е н о б А н к е Кол. П р м м е ч А Н ч е

а п п а р а т у р а  п о  м е с т а

й - ю е г ш Р е л е  т е п л о в о е 1 c w . Э М -9,Л ?
lcH<V.K%A П у с к л т е д ь —

—

з-ш Кнопочный пост УпрлВлення Общий щ крот
П К У15-21. 531-  Чет-, Т У /6.586.555-85 i
Б  к о м п л е к т  б х о д н т :

К н о п к а  К Е -0Н У З , ж л о л н .2; Т У {6$86. 40Г-?9 6
А р м л ю у р а  А£Р М11У1 1
А р м а ш у р а  Авр 3151У1 1

з - т К н о п о ч н ы й  п о с т  упрл&ления П К Е -222- З У Е ,

т « < б - е ч8. о о е - й 1
3-8F В ы к л ю чАте л ь А К б З - / м - , и*5005) Э р  0,6А

к п с.5 Т У  I6.538.  140-78 1
T W В ы к л ю ч л т е л ь  к о н е ч н ы й 4 ■ к б н п л е к т н бво р о т  а  ми

К А В е л У  Г О С Т  1608- Т8* Е

1 А К68Г  4x 8,5 чч И
1 А К6В Г  7x 8,5 164 Н
3 Тю б А  СШААЬНАЯ / %0£ А М П Р0& 11Н АЯ  /liB IKTHd-lf 6 И
4 йкю бкл ю е ш ш т е л ь н А Я  К С К -З З Н У З б . <753-75 2 щт

21

НрмЩ ан

И-KB.tfg

l..контр.

tout
Ы 1 е

Ими
Сдм
[олчлноа

'Мо л ч а н о в  
Хч’тииА ‘ 
Т(ёчАебА

2-а

ж
&L±l

(Ьомзвоасшьбнный КОРПУС МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ, ЙАБОР1 для АТП на ЗОО ГРЧ̂оаых ДВТОИОВИЛйЙ
ТП 503 - 3 -20.87 МСГ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 
МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАбОГП

В о р о ш л  в ъ е з д н ы е , н а

Схемы ̂  0**0 .

ЕЕШШ ШШЯ ИЗШЗЗ
РП I и  .

МиНА̂ тоггрАНС РСФСР
ГИПРОАВТОТРАМСРостовский филиал
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Иа

м1
ии

мд
1

т
ы
 ч
а
я

Закры
вание

l
•о .
<* I 
S1

Откры- 5I
бание

1

Д иаграм м ы  замыканииконтактов
конечных Выключателей

S-ВQg; Б-ГОЧ

1 Положение борот

I 1 1i  1
i
l — t--------------

W 1 ,  5 ~ №

i !
4

Ucтыение Aywm

1
z

OSomnewe

1i5i

ШШШ Контакт замкнул*
czn Контакт разомкнут

6 $хемУ т ф я т я  5о6е- 
сом см. АсГ-19

“TEST"
Обозна
чение

Наименование Кол. ПримечАние

Аппаратура по месту “

£v-kk Реле теплоЬое \ ем. ЯИ-ff __SJj'lfDв7“»| r̂lv Пускатель -
ш Кнопочный пост упраВления

ПКЕ-М-ЗУЗ ту /6-т. 006-83 /
Ь-UF Ьикточать AK65-fa; U*5006; Jp0.6A

ошс.З ТУ I& 522.140-78 i
«ЯН быключлтель конечный ц Комплектно
5-SQ4 с боротлми___

Кобель ГОСТ 1506-78*Е
1 АК6ВГ 4*2.5 гг м ___
г АК№Г 7«2.5 *9 м __
г Коробка соединительная КСК-82ТЩ1755-75 1 шт

ПрИ***АН

— —
Иц».К%.

ТП 5 0 3 - 3 - 2 0 . Й7 ACT
Производственный 
работ лля АТП НА

1МИС МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ 
'  г а з о в ы х  а в т о м о б и л е й

Производственный корпус
МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

в о р о т а  вы ездны е н а  
пост у Д 1  н о . С х е м ы .

£юмм
РП

Лист

гг
Л ист

МмнАВтотрАИ« РСФС?
ГИПРПАЫиТРАНС
РОС.ГП06С.КИЙ СНИМКИ



А
Л

Ь
Б

О
М

 S
S Схема подклю чений

Нёс/rid
уст ановки

N 2  УСТАНОВОЧНОЮ  чертежа 
Обозначение т> электрической схеме

п е с т у

см. 9 М -5 ;б
W -K 1 ; W O 'K Z 101~К1 t 101-KZ

580b Схема электрическая упрабления &

ш-м\

fOO-KK

6-flFMb ^
6-58f б-$вг

i J M - ! J r ~

W i  frsut ioo-tt ш-Ki
s J >

— — к- .. -
DfoSHAWfue по ялектмхойаем 6 - 8 6 6  fi- Ш . fi-S 0 2 . 1 6-SQ 4 б - Ш  в - S Q L -

Б -$ Ь
пл типч

и,* « г а Ч.4 0 7 - 2 5 5 -  0 2 5 см. сери ю  1А 35.2 - 2 3  — № эы$5-0йу

yafiSfoSSu * * »Л«t mpU * В стбсрках борот
По месту

Таблица
№ - Ш  по н б ы7 nS

Ъ Я Г Я Ш Ю ч
100
101

lot.
iot

SB
l i L

fflO-KK «и-кк |C 3 ]H o i-k K
□ 0  СЭ

frW  6-8Ш ИЮ-К2  m i

H i  m -K t to m

т м ы каш ш  
конт акт об 

конечных выключателей

Ь-№ ,Ь-М Ч

Об
озн

ач
ен

ие
ко

нт
лк

пю
б Положение борот

i i  i i

D  i
f
l ------ 1---------------------------р ш

6 -SQ i, 6-SQ5

I f Положение ворот  
I I  l l

l l 1 J fl
<
z ' -1—

МознАЧение Ноименобоние
m e m Контдкт глмкнут
т = з Контакт рдаомш т

Ь схему шрАЬленмя м б е - 
сой cm. A C T-19 

6'
Т

?6-8йЧ

м

Прнммм

Иненк

5акры-
бание

Ошкры4
&Q«ue

„ Поз.05OSHQ-ченче.

(60 кк. ткк
fOOK̂ ltSL

£ Ш
б-sea
6-SF

6-Ж
б-зоч

Наименование
Кал

А п п а р а т у р а  по л*сстц~

Реле гпеллобое
Пнасотель
Кнопочный пост упрощения Т
ПКЕ-212-ЗУЗ
ш Е - г п ш
Ьы ключАШ ельДШ -/М ; и > 5 0 В Ь ,^ > Ш Г
отс.5, Т Ш 1 Й  ~
бы кгоочА тел ь  конечны й

Кабель Г О С Т Ш -7 8 *Е
» Г М 5
А Ш Г 7 Х2,5
Триба. опальная (юдогмопрободная Лго
ГОСТ 3262-25’
Коробка соединительная КСК-52.11)36.1753-75

66
99

Примечание

см. черт.

Комплектно
борота/

I А л я  б о ро т n 7  и nS схема аналогична данной. 
I Шели и материалы учтены для 3 х борот.

т гН-Конгор.
ftjk.fep. 
рук. ер.

Молчанов

Хитина
Н ечаева

£

ТП 5 0 3 - 3 - 2 0 .8 ?  -  лет
ПР01 РАБОТ ДЛЯ с моечных и окрдсочнух 

груьоьых Аьтомовштеи
П роиььодетьЕ ины й к о р п у с  
МОЕЧНЫХ Й ОКРАСОЧНЫХ РАБОШ

Ь о р о т А  н а
НЫХ РАБ0Л1 N
ные на посту

X ШЙИ0М1

А т
£хемы

С тл тя  Л и с т
Р П а з

Листов

МимАвтотрАис рс.«?с(>
тПГОАЫПТРАНС  Ростовский филиал
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М ест о
уст аноВ кц У ст анобку аппарат уры  быполнить по монтажному чертежу М Ш ОО .ОО.О ОО мЧ

Обозначение по 
эл. схеме И1Нх т  Д / j /  ш SOU № , № Д 7  SQ5 № ?QI0 РУН

з«*IE

Обозначение 
rvo 9H. схеме

Место
Ч Ы П А Н О Ь К И

m  I PQ9 | 8 ЦТ 
У с та н о в ки  аппарат урьГ
монт ажному чертежу

SQ6
Выполнить по

м тмжооомн
Ш SQ4

Привязан

Поз.
Обозна
чение Наименование Кол npHrvt<?‘6UHMG

Кабель ГОСТ 1608-78*Е
1 АКЬЬГ 7<г,5 5 М
г АКЬЬГ 19*2,5 55 ч
ь АКЬЬГ 27*2,5 38 И

ПроБоЭ сеч. 8,5 мм8 ГОСТ 6 9 2 4 -7 9 *
н АПЬ 888 ч

Триба
5 Т&20 57 п
6 T .25 33 м
7 Ть 51 И ч
8 Коробка протяжная У 2172 УХЛЗ 8 Ш1Ц

т у  зе .тэ-81
9 Бшулка ушюшнительноя У 292 УХЛЗ 85 Ш(П

Т У  36.1728-61
10 Коробка соединительная КСК*ЗЕ ТУ 36.1753*75 4 шт
41 Коробка соединительная КС-20 1 шт

Уголок соединительный ТУ ЗБ-1728-81
И 9 294 УХЛЗ 30 шт
л У 280 УХЛЗ 10 шт
13 У 281 УХЛЗ Н шт

Муфта соединительная ТУ36Ч728*М
щ У 297 УХЛЗ 50 шт
1$ У 276 УХЛЗ 30 шт
К У 277 УХЛЗ 10 шт

ТП 503-3- Я Ш  - ACT
__ МОЕЧНЫХ И окрасочныхЗгриьоьых АЬТОМОБНДЕЦ

Промзьодстьенйый корпус 
МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ
Моечная установка 
мод. МIET. Схема подключений,

СШААНЯ ■Лист Листоь

РП 24
Минл&гтютрАне РСФСР
ГИПРПА&ТОТРАНСРостоЬсмиц филиал



1 э

2

б
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С у ш и л ь н а я  кл м ерл  м о д .808& ,
С х е м д  под кл ю чени й

т ы  Ш Ч5 
'-------- -£м

СВК К  термонстрлм поз.ИК!,,. ЬКВ
/■ __✓'w.

тзы JU\
» V1 ч » ч 1 V* V “т1X

-£3
и» ZIf} Т

m
3
5

1 а г Г
тп iS о

1

Щ и т оперлт орА  Щ О

АКвВГ 37x2.557т ^
-  АШГ 2?»г,5 (Q,5”М

,-------- (w U X 7</5

СХ1Ч

конечным ВыкяючАте- 
А9М £ЙН*«*ЗШ>

^ Д анный чертет ьыполнен на 

ОСНоьАНич черт 8082-00 0900035 
2.к!омРштАцмк> лппАрлтуры 

Выполнить согласно паспорт
ной схеме.

Щ р ки р о ы а «дбелшых линии
оосрдненА согласно скеме
го д г-oooQODQ s s

Поэ.
Обозна
чение Н л и м е но & А ни е Кол. ПрмтечАние

К д б е п ь  Г О С Т  1 5 0 8 - 7 8 *  F
А К Ь б Г  2 7 ^ 2 ,5 Ю я

«1 К Ь В Б Г Ч* (.5 № «
К ЬЬБ Г 5 *  1 .5 145 м

*1 К В В Б Г 7 * 1 ,5 т г М
5 к БВБ Г Юх/S 44 п
G Ка беяь РПШ Э 4 *2 .5  ГОСТ 5783- 7 3 * Е н
7 ПроЬод ПТВО-ХК 2 * 2 5  Г0 СТ2Ч 355-80Б 210 М
9 Тр у5а  ЬодогАйопро&однАЯ 90 ГОСТ 5262-75’* 210 М
9 Иоробка npOXOAHAfl ЛОКАЛЬНАЯ кПЛ 9091

14 8 6 -173 9 -8 2 90 ш т

КОНЬЕЫБР M Q A ^ H O g
Схяма подключений

S6

ПАЬНччеиие
АППАРАТПА

Кн о п к а  и п р а ь -  
дения /<о: с е м е 
ро pi

С и р е н ы
п р е д п у ско в о й  сиенАлнаяцим

ОбознАчеиие $ ы - ,№ - ,№ Ъ НА -f Н А Л

* Ь о
O ^ f O

о - ? ~ о
O - f i f O

o J f ' - o
о ф о

|tOjfHOW

й

S- Е 
ly o i
I I o <  >6 *S

Й

2  cLftu»C*en
I ‘

г: г

2h~©c*
К

( у
Ш  КОНбеОеРА

«Ящию A 3
(ЛосшАЙдяе/пся комплектно с оборщ &янием)

I  Д анной  чвртеш ш о л н е н  
№ осноьднни черт №09- 
и0д00000 $ 5 .

б.НоммчГОАф4Ю АППАРАТУРЫ
Выполнить соглдсно п а с -  
рертной ехеме.

3. МАтериАлы учтены д ля  
Ех кон&ейерних линий

4. Мдркироькл клБельных линий 
амрАненА ооглАсно схеме

По»,
О&ЯИАЧ* 
ние Н л и м в н о б А н и е Ни.

K A S e n i ГОСТ 1508-78* Б 
К Б 6 6 Г  4*1,5
К В6 БГ 7 M .S
Аквы 4x8,6_______________________
йюЗкл п р о х о д н а я  л о к а л ь н а я  КПД ИЛИ
«П1 Ifl.lU A .O flТУ ь ы т - м .
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р а б с и л  д к а  А Т П  н а  З О О е Р ч а о ь ы х  А б т о м о в и л е й

Произад&отьЕнныи ко р п у с  
МОЕЧНЫХ И  ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

СаШЧПЬНАЯ КАМ вО А М О Д 8 0  В Х  Конвейер мод. Чч09.
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Компрессор 
Схемл подключения

ИАНМбНОБАНие
ПАрАметрл TtwnQpAtnypA ПрадЬкл

11 ОбленивАлбанце
1ступень &ступень Iступень Iстшень

1шл ЦступеньМАСЛА оогдухА

го цераонл По чершежАм ллбоДА-ММОтобител! компрессор

1 Подключение аппаратуры выполнить соелдсно паспортной 
схеме.

Я. МАТермААЫ учтены Для трех компресеороЬ. 
i.  МлрКНроЬкА клбельных И ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЙ сскрАненл 

соелдсно паспортной схеме.

Пов.
ОООЗНА- НлимснобАнмв Ы . Примечлние

«А б ель  ГОСТ 1508~?8"Е
< АК6БГ Лх8.5 9 М

1 К&Ы 4x10 60 м

ь Трубл 14x8,0 ГОСТ 8734-75" 60 м

Моемнлы УСТАНобкА М 129 
Схемл подключения.

S7

1. Д а н н ы й  чертеж выполнен н а  осноблнич пасторш а 
моечной встднобки М 189 

L  КомившАфао а п п а ра туры  быполнить соелАсно 
паспортной схем е.

OfioawnVние НАММСНОбАНИе Ы . Примем АН не

«Абель ГОСТ 1508-Т8*Е
< АКЬВГ 4x8.5 S М
l АШГ <4x8,5 S м
3 Пробел М1Ь сеч.2,5 Г0СГ6325-79* 900 м
4 ТрвЙАТ.МО Г96.19.2М-83 2,16 м

Прм» * зли

B5ES

Ш Г
й.ионтр.
рк.гр.

Молчанов
САШir 'V  
ftWAHc
ЛШН£_.[ейлеЬА

Уй
Ц

Т П  5 03  - 3 - 2 0 . 5 7 -  ACT
, biw адопус моечных и окрасочных ДТП НА300 ерузобых Автомобилем

Процвбодстбениый корпус моечных и окрасочных рабою

Компрессор.МоеЧНАЯ ус тановка  Pfl №9 
Схемьг ПОАКАЮЧЯННН____

Стадия
р п

Л ист

26
ЛисгооЬ

MUHAWomBAHC РСФСР
ГИПРОА&ТОТРДНСРостовский филмАА
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1\ь схемы пошАРоташенця
Ко н т а к т  р л з м ы к А е т с я  при по-  
WAPe. 5 проекте принято центам- 
зтнное. отключение жпритщоь 
клмеры (см. черяешн 9М ) и кон -  
лАкт И5 схемы исключить.

m i  пма пмз и м  
\У Г У '  T U T 'I T v r ^  Si и  у

ОМ

PD1 -

ПМ5 ЯМ,
О".....■ IОI ■ ■ О •* -0"||Ч«| -/*—7» / ■ ■ |« у».
ИГ / г  и 19 — . ,-------------

Г Г »  I Г  К76-63^1
От П5

Л-900
РП

ш
РП1

ш
РО

304

Ив схемы по wapo тушения 
коншлхт рААмыкАется при по (ш. Ь проекте принято цснгоааи-  
зойлнное отключение зл. гажбодрь кдмеры (см. церщеww ЭМ) и коникт 
й& схемы исключишь

т ГОИ ПИ1 ПИ8 ПН̂

Г Г ' ' Та- S * ? '  в » а "  8
- I K  ^ j U ^ ^ i K g l l S

и Ш У ? '» » .лй Н 7

РП)

* ? « %

pm . pot
m  ^  m

*
~ Ы " 4 ‘

*

-
5*

ибсьнвне-нме НАименоЬлнме кил. Примечание

ft г.урмиI
Упрлбления Клбель ГОСТ 1508-78*Е
системой П!) < АКЬЬГ Н *2 ,5 но м
см. АЪ 1 •~D г~"1 А Ш Г  10*11.5 '  * М м
Ь схемуimnAMei ilia 5 А Ш Б Г 19 М , J <90 м
системой Ч Коротка соеЗинительиАЯ КСК-Й, ТУЗ$-1755-ту 1 пип

Пб см. S Йробкл црохоЗнАЯ КПЛ85 T«JG-I759-8E. ч ш т
А С Г-ь ТруМ ОДдоглаОПроВодНАЯ ll)LT326Jt-75

\ь
6 схема

б “  ш  ~ 38 М
* ) 1 7 Z4 м

еиенАлн-4Д|Шг| iЗпЦИИ
ЛСТ-Й Ш

aJ•я.

и сн шествующие ц.епч 
демонтируемые цепиё . . j.
дополнительные цепм

к 6Щ^ а с т4 5 ш,л

А Ш У  -10x2,5
^ Д 1 Г

СК 15
W 5 i r a \

Данным ч е р т е ж  выполнен на осноблнми плспортны х схем 
р е ш е т к и  П Л  2-H.01SU 
ДппАрАтурА и ш каф  напольным входят б ком плект посшаЬ - 
км пБорудоЬа н и я .
ДпплрАгпуру, устАНАвлмвлемую по м есту м ш ка ф  Ш под
клю чить соеллсно черт. ПЛ&'Н.Ше.яО.00.00.95

I-. в> csj —
№ in <2, С0

АКЬЬГ Ю*&,5 
7м

ж м<!
t

Шкаф напольный
Дополнительный клеимш

Ш>БП9М,5
Трубл Ь% 51

№
Ш

£

к к е

КЬЬБГ щ {>5-
Тру&А за Г

ШШИНА

ТП 503-3-20.87 ACT

моечных w окрасочных рл го т
МинльшотрАнс РСФСР
СИПРОАЬТШ РАНСРостовским филиал
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Реле уровня 
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сточных боЭ

Реле ббоЗа 
резербноео 
погружного 
насоса
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Реле уровня 
& резербудре 
прогчыбнмх &а)

р
&

tH

г

верхний АВАРИЙНЫЙ йрО- ieHbbptif
Ыре. спя-
них бод

т р
Jtpbanpt
лрояыбних

М Ш
по&.9 Кб

кь

6с Sc

l & V ^
т

S '

SS н
I ег~£
i s

кг
TZIK7

М  м  m i т

" И
i» j5

т

J L
НА

т  Q

К8
к т г

т

по з.9

Т Г S65
w  IE- <ю

У

к*

в: си
<5 И

с о д е е т & у х > щ и «  цели 
демонтируемые цепи 
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ГЙП
И контр
Рикера
РУКЛ5

Молчанов
СахноЬская

О Л Ч А Н О
тина_

ечоева

Нм йн жнеёй" 
ЯРобня Ь ре
зервуар t 
чистой боди

Подпитка 
p e w p f e y o p a  
ч и с т о й  б м и

А б о р н н н ы й  

с и е н д л  п д Э е -  

Ння даВлеяия 
Ь  НАпсрнык 
л и н и я х  техно- 
л о г и ч е с к и х  

н а с о с о о ,
n pO N W bH O W  
насоса, НАСО
СА подачи 
чистой боды
Реле съемА 
сигнала

а
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ч
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Привязан

Инв.нг

Т П  503-3-20.87  A C T

Произьодстьннний КОРПУС МОЕЧНЫХ и ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ ЛЛЯ АТП НА ЪиО ГРУЗОВЫХ АБТОМОБИЛЕЦ
ПРОиЬБОАСТЬЕННЫЙ

Р П  I 2 0
корпус

МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ
иШшй Мшит-*

....................... -  с о о р у ж е н и я М  с т о ч
бед о т  м ой ки  о ь то м о о и п ш . С х е м а

ЧИЫКО ч и с тн ы е
бед от м. __________
ЯлектрическАя «п«\м<гния (начало)

МинАЬттютрамс РС?С?
ГИПРОАЫОТРЛНС
PoamobcKWU ацяилп
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Р дзЬ ертка  коробок к черт. ACT-34 
коробка CKiT

к прибор»

ь ----------------------- ,

E iiaL IE 't *

#— — С 3_____с

■» К о р о б к о  v l \  1 0

1—  г - 1  Г - 1

-------------------

1 Г з г  * §

J j  и г — к

Обозна
ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол Примечание

Ш к а ф  p H - м е т р а

Н А З бо но к 4 6 П -Я 2 0  1 Ь Ш  Т И 16- 789.0-5(1-75 i

Д ц д е Р А М М Ы  З А М Ы К А Н И Й  К О Н Г П А К Г П О Ь :

переключателей 55-$А; 54 ЗА переключАтелейЯ$Л,55$А

П К У З - 1 2 Ф - 3 0 7 7  У З

С о е Э и н с -
н и е к о н -
т т о Ь

П о л о ж е н и е р у к о я т и

- 9 0 ° - 4 5 ° о • + 4 5 °

i - a — X — —

ь - ч — X
—

5 - 6 — X — X

7 - 8 — — X
—

9 - 1 0 — — — X

Ь ы б о р
р е ш и т

О
тк

л
ю


че

но • § .1 . 6  Q)
о ?

с § « * > I

■ ш а н и в м п !!
соединение Падошцегаиш
кртшаб

Т = Т
F ^ T

Т П Г

Щ* В >ЧУ19
бы бо р * >  
режнМА §

К  ,  
ЯАНометроб поьА »*Ч

II

регулягпороб -акнсишьапюроЬ урсбня

§  кШтты

п  Тq l̂
to ^ jS o .

56
Т *

v?

5  £
S r  £5*

£« о
<=f

£гилЯ11хщ-сц&нш1и5стюра-Цро^я5

( Ч А Н о м е т р о б  п о з . 5 , 6
Давление ь напорных. 
линиях наооооб б к « у о т  

0 ^  А6

о >

йжтокты
I T T

*  fsСэ <о 
> s  CS*

ОЙ09НА-
чение. Н о и м е н о б а н и о

ш ш т К о н т а к т  з о м к н н т

с = э К о н т а к т  р л з о м к н у т

* К о н т а к т  н е и с п о ш е т с я

реле бремени KTt,KTZ,
К о н т а к т

б ы Э е р м к а  б р е м е н и

Г ......................... I

J L _
• 1 ^ _ !

| 1
ПРиЬЯьан

Инв. кг

„ ^ --------ЬНАЛОрИИХ лишь
КОНШАКШ ЯХ НАСОСО& Ь unit"1

О 0 5  Ч  
I

П оз.
О б о з н а 

чение.
Н а и м е н о в а н и е Кол Примем ян и е

Ш к а ф  у п р а в л е н и й  П Ш

Л а м п а  К М 6 - 6 0 ; Ш О Ы  Г О С Г 6 9 Ч 0 - 7 Ч Ари а п ш тТ У (6-5Э5.М2-7Б

M lv Т Ш Ш Ш Т Ш Tгаг/ 1 Е - 3 1 Н 1 1 1 У Х Л ч

№ 1 я е - м н н  m f

т т о ' ш ш ш ш _ 2

Р е л е  u + t m  Т У Ю - т Я М б

к ш ч Р Л У - 2 - ш о  m т
K Z р п у - г - m o  у з я 1

К 5 . . . К 8 m - 2- ь ш  у з я н

Щ г - к г р е д е р в п т т -т  u - z w  m - s a m - w г

П е р е к л ю ч а т е л ь  Т У  < 6 - 5 2 6 . 0 У 7 - 7 4

55SA/54SA П К У - З - К Ф У З  с х е м а  3 0 7 7 Z

523А;53$А П К У - З - Й С  И З  с х е м а  2 0 0 1 г

м ж П о с т  П К Ш - Ш  т о л к  ( е р ы  Ц  1 р ;  т о л к

н и м и  1 4 р  Г Ш 6 - 6 Ч 2 Ж - 2 Ъ Т

$ 6 3 К н о п к а  К Е - П И  и с п о л н .2 , т о л к  крлсм

Т У й - 5 2 6 . 0 4 7 - 7 9 т ;

Ь ы к л ю ч л т е л ь  А 6 3 -М >  1 1*3 8 0 6 ; Т У  1 6 - 5 2 2 .И 0 - 7 Ч

S F U F 4 i p  0 , Ш ;  о т с . ^ З X

52SF-.55SF З р  Т А )  о т с . 1 3 т

S F З р Ш ;  о т с . { , 3 j _

А п п а р а т  У р я  п о  м е с т у

т т Пускат ель м агнит ны й 1  с и . 9 W - 8
s m . m Р е л е  т е п л о в о е

М а н о м е т р  э л е к т р о к о н т а к т н ы й

т .1 ~ Ч Э К М Е Н .  П р е д е л  и з м е р е н и й  0 * Ч к г У с м * Т
ik & 5 ; 6 Э К м М * & 5 . Л р е 0 е л  и з м е р е н и й  и т 2 5 кес/ Ы * t

С и г н А л м з л т о р ; к о м п л е к т , А А т ч н к н  б е р ш к т ш е

9 Р С У - 3  Г У  2 5 - 0 2 - 0 8 0 6 7 3 - 7 6

п о з .7 L r 3 n ;  Д | * { 6 м ;  1 , » / м Т

n o i .8 Е | * Ц 6 м ;  Е « = / м

п о & 9 i f  * 0 , 6 Ш  i f - i n )  Ц * 1 , 6 м

ТП 503-3- 20.87 ACT

П Р О И З Ь О Д С Г Ь Е Н И И Й  КОРПУС 1 С т к т 1 Л И С т  l i l u c m o b l
моечных И ОКРАСОЧНЫХ РДВОТ
ачисгнме ёворшкениА т  сличи., от моиш АнпорЮБияей. CxemШмГБЗГ

РП ISO .
МИНАЫПОтрАЦС "РсФсР
ГИПРрАЫОТРДНГ
Poemobcxuu д и л и д я
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t Решетка Шкаф напольный ш/
2 плгН Шкоф напольный 0/2
3 Сушиль

ная Warn Ш
6 Ж Щит оператора up

Rotifcty Ящик AS
5 УЮ9 Ящик AS
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СбОДКА КАБЕЛЕЙ И П Р 0 6 0 Д 0 6 , ДЛИНА 6 М

Число и 
СЕЧЕНИЕ ИИД, 
НАПРЯЖЕНИЕ

М а р к а

К5Ы ш г э КВББГ Д06 Ш
2206 4х*,0 220

~ггов  7 < ю 20
*  220 Б 10 х {,0 25

60S ffxff0 200
*  Ш 6  Ы * *f4p
-  гао& S H f /50
*  2206 HO
-  2206 fOxf,ff m
*  2206 19*f,5 200
~  2206 1*2,5 m o
•V 220 b < 4 0 ro

Число и 
СЕЧЕНИЕ (НИЛ, 
НАПРЯЖЕНИЕ ЛК5БГ РПШЭ

М а р к а

PK7H-I6П Т 6 И К

* 2 2 0 6 то
~ггоь г<2,5 т о

* 2206 10*2,5 т

~  2 2 0 6  «  * 2 Д

-  2 2 0 6  « “ 2 ,5 f^O

~ 2 2 0 в  w * ^ 5 10

* f * a ,5 * о

so

t * w
2 f0

Поиокб. HonwT ПопкжЕ 0оток9

— Т П  5 0 3 - 3 - 2 0 . 8 7  A C T

Прр^ек^стьБнныи корпус" моечных и окрасочных
—

клпхл ДНЯ Mill  nAOWinj3C3ОЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 1

ПРИРМАН
run МСЛЧА1"' '̂

—
Промзьодстьенный корпус
МОЕЧНЫХ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

13f.T ЦУУ»1ГЛЧМ HlV.-tHi’»

Е Л 1 Я Н В
——

— Молчаноб jЩ П ланы  н а  о тм . 3 ,300 е йi/uij nuxuAfl 1
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JUCT Наименование Примечание

1 Общие данные, сВодха кабелей a  ю оёодоВ
8 Схема организации технологической связи

Скелетные схемы
3 План расположения наотн. О.ООо. Схема к а -

Цельных аед иненид  П40&

ведомость рабочих чертежей основного комплекта Условные обозначения и изображения

Ведомость ссь/лочнь/ас и  прилагаемые документов

Н аим енование Графическоеизображение

Дублирование сигнала Вызова сез
Комплексная сеть — . . .

Сеть громкоговорящего оповещения —

Номер распределительной телефонной копабки
В Т!!!iI

Номер распределительной телефонной коробки
ж ~Номер заоеОстКоканноо парь/ К  коробке

Категория производст&т/ктс помароопаснойлоттлуз ш
Категория Лра/зводегва/тссттроопастй зонулслуз
Категория и группа верь/#оо пае ноо смеси
Труха стальная водоызопроводнаяууодним проходом х$мм T rfS

Ш

Взспределительную сеть радиотрансляции о сеть громкого 
варящего оповещения выполнить проводом марки П Ш Щ  
абонентскую сеть радиотрансляции-проводом м арки  
ПТПШ-2*0£

Газ водку всех кабелей и проводов связи выполнить открь/то 
по стенам и фермам/ЛОнаружной стене здания детальных водога - 
запро водных трубах по нормам 8  увязке с сантехническое частью 
проекта

Ведомость основных комплектов электротехнического 
—в—  ОМ. S03-3-SQ- 87  д м  лист /.

Сводка кабелев и  проводов, длина в  м .

О бозначение Наименование Примечан(л

Ссылочнд/е докнменть/

Сборник 76 Аппаратура а изделия пооныш
' мнсс ееер Ленной еблза. Уетанобко на

ГМА-ИМЧ-Ш 11IIIцад

Сб0рник77 i11

л и с е , есср §«111

Л Ч А Я Ы к-М Ч Нил. Узлы и  дет али

M aiueiaem ie докнт нж

S03-3-B0.67
s o i-3 -e a s v

Спеишрикоцил оборндоёанил 
вебЬности потребности вматериалах

Ш бЬ нч! 
Ямбом У?

Общие указания
дредусматриваются следующие виды  связи:

-городская автоматическая телефонная связь (TATCJ; 
-производственная автоматическая телефонная связь(Ш Щ  
-оперативная телефонная связь диспетчера;
-связь громкоговорящего оповещения;
- Электгрочасосрикация',

Число и  
сечение хил, напряжение

М ар ка
ТПП АВВГ ПГПЯ Т Р И

/0>ЕШ 4 10 — — —

3 t e s — f — —
3*S .S — S — —
8X0.6 — — 30 —

— 8 *(.е — — 800 —
8 *0 .4 — — —* seo

Типовой проект разрабатанв соответствии с дебет-

виды евязи, наименование помещение и тип устанавли 
веемого оборудования указаны в  „ Схеме организации тех
нологической связи'  ем. С С -8.

Монтам устанавливаемого оборудования произвести в  
соответствии с технической документацией, поставляемой 
Заводами- изготовителями 8  комплекте с оборудованием.

Распределительная сеть ГАЩ  ПАТС, операт ивной те
лефонной связи диспетчера и  элект рочосорикации 
предусмат ривает ся комплексной, вонплекснун? сеть 
выполнить кабелем м арки ТЛП, абонент ские сет и
перечисленных 'Ш -проводом  м а р ки  ТРИ.

/лавный инженер проекта_____А З  Молчанов

рриеязан

Т/н£*е
ТП  S03-3-2O .87

Нхрнтт-
Молчанов I
Оцхно&тт 'А&ЧК-. _ HO№Hoi\Wf*6t'ЛШЗотьКо

тс ноечмих и окрасочных 
'f/зо К н х  аемт оЛилеА

^Производственныйкорпус ЛЧ?Гшсае£
’-Ноечньм и оценочных работ Р П  | /  | з  

^ щ и е  данные 
Сводка кавехей а проводи \
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План расположения но о тп . 0.000
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от усилителя предприятия

О Р П М & Ы
от радиотрансляционной егти предприятия
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С хепа кабельных соединений ПДСВ

Л рист аА ка

Т /Телефонный
аппарат

Сигнальная
л а м п а

Збонок громт 
боя т -/

Кабельные соединения

(1о*
Участок просладки

начало- конец

JMflL

Розетка переменного тока —
пристоВка
ОристоВса—
Телефонный_ аппарат
РристаВка —
сигнальная лампа
Пристава—  л&лол- громкого
боя M -f

/Чарка
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Назначение 
цепи
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ноя линия
сигнальная
линия
Сигнальная
линия
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ТП. 5 0 5 - 3 -2 0  37  С С
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Типовой проект 503-3-20.87
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