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I . ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект затопленного водоприемника деревянного ряжевого с 
односторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде с е г 
ментных объемных фильтров производительностью 1 ,5  мЭ/с разработан в 
соответствии с планом типового проектирования Госстроя СССР на 1985- 
1986 г . Конструкция водоприемника принята о учетом рекомендаций 
ВНИИ ВОДГЕО и Ленинградского инженерно-строительного института.

Водоприемник разработан для минимальной глубины воды в реке 3,0м. 
Катериел водоприемника -  деревянный брус.

Тип рыбозащитного устройства, которым оборудован водоприемник, 
входит в перечень рекомендуемых Ыинрыбхозом СССР для применения в сос
таве водозаборных сооружений (письмо Шнрыбхоза СССР от 19.06.85.
А 02-52/4869).

2 . УСЛСВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Типовой проект водоприемника может применяться па всех равнин
ных реках и водоемах Советского Союза, при легких и средних условиях 
забора воды, имеющих глубину воды не менее 3 ,0  и . и толщину льда 1,0м, 
при отсутствии лесосплава с тормозными хруэами к особых требований 
службы речного судоходства.

При толщине льда менее 1 ,0  м допустимая минимальная глубина

воды может быть соответственно уменьшена, а при большей толщине льда 
должна быть увеличена.

Водоприемник предназначен для применения в составе водозаборных со
оружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
отнесен к П степени надёжности з8бора воды.

Категория водоприемника по степени обеспеченности подачи воды опре
деляется соответствующими положениями СНиП 2.04.02-84.

Выбор местоположения водоприемника в зависимости от особенностей 
источника водоснабжения, определение основных условий, обеспечивающих 
надёжный забор воды, производится в соответствии с СНиП 2.04.02-84, 
раздел "Сооружения для звбора поверхностной воды".

При применении водоприемника на водоемах без естественного рыбо- 
отведения, где скорости вдоль фильтрующего фронта имеют величины ме
нее 0 ,2 -0 ,3  м/с и сносящий поток не связан непосредственно с транзит
ным потоком, необходимо применение принудительных гидравлических или 
пневматических рыбоотводных систем в сочетании с плоскими объемными 
фильтрами и снижением производительности на 50$. Конструктивные и 
эксплуатационные параметры таких систем, как правило, должны разра
батываться для каждого конкретного случая с использованием рекомен
даций научно-исследовательских институтов.

Область применения водоприемника может быть расоирена применением 
струенаправляющих щитов, при этом водоприемних может быть установлен на 
реках о перемещающимися грядами высотой до 1 ,5  м, имеющих в паводок 
транзитные скорости потоке вдоль водоприемного фронта более I ,0  м /с.

размещение водоприемника в русле реки в каждом отдельпом случае 
должно быть согласовано с органами рыбоохраны, речного судоходства и со
ответствующими территориальными бассейновыми управлениями.

3 , КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Водоприемник запроектирован двухсекционным и предназначен для рабо

ты на два самотечных трубопровода.
Забор воды осуществляется водоприемными окнши, оборудованными рыбо- 

защитными устройствами в виде объемиых фильтров сегментной формы (цилин
дрических кассет с фильтрующим заполнителем). Затем воде поступает в ще
левые вихревые камеры, откуда вихревыми цилиндрическими патрубками, рас
положенными в торцах секций во допри ем нике, подводите я к самотечным трубо^ 
проводам.

В качестве фильтрующего заполнителя кэссет использован кервизит 
(ГОСТ 9759-83) крупностью фракций 25-30 мм,возможно использование щебня 
тех же фракций, полиэтиленовых или деревянных шаров диаметром 25-30 чн, 
или цилиндров того же диаметра и длины.

Промывка водоприемника должна осуществляться поочередно обратным то
ком воды в сочетании с импульсной промывкой. При обратной промывке необ
ходимо обеспечить подачу воды на промываемую секцию водоприемника не ме
нее обычно забираемого ею расхода. В соответствии с требованиями рыбоза- 
щиты скорость втекания воды в кэссеты принята -  0,10 м/с.

Ниже приведен график потерь напора в водоприемнике.

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАПОРА

йН ,м  

Об 

О,В 

0.7 

0.6 

0.5 

0,4

0.3

0.2

0.1

GL.m Vc

1.5 2.0
В качестве меры по защите от коррозии проектом предусматривается 

окраска металлоконструкций лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 слоя по слою 
грунта ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77}, что соответствует перечню материалов, раз
решенных главным санитарно-эпидемиологическим управлением Шнистерства 
здравоохранения СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого

Пров. Вавилина 1 4 ф с
Павлова 7,С и и . »iA

Рчк-гр. вожаков
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ГНП 
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Водоприемник деревянный 
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В одоканал проект
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водоснабжения, утверждённому I8 .I I .7 7 ,  за 1« 1805-77.
Для предотвращения обмерзания шугой металлические поверхности 

фильтрующих кассет поверх лака покрываются слоем гидрофобной органо
силикатной краски 0C-I2-GI (ТУ-84-725-78).

Для борьбы с биологическим обрастанием самотечных трубопроводов 
в проекте предусмотрена возможность подключения к водоприемнику трубо
проводов подачи хлорной воды.

В местах примыкания самотечных трубопроводов к водоприемнику, 
для предотвращения от истирзпия наносами, рекомендуется футеровка тру
бопроводов деревянными рейками или защита их железобетонными обоймами, 
скорлупами и прочее.

Решение вопросов общей компоновки узла водозаборных сооружений, 
крепления дна реки у водоприемника, укладки самотечных трубопроводов 
и способа их подсоединения к водоприемнику, борьбы с биообрэстаиием и 
составление проекта организации работ выполняются при привязке проекта 
к местным условиям.

4. ОСНОВНЫЕ ПШОЕЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В типовом проекте учтены следующие работы по строительству водо
приемника:

планировка береговой полосы;
устройство берегового ствпеля;
отрывка котлована и подготовка основания под водоприемник;
изготовление водоприемника, спуск па воду, загрузка ряжа камнем;
опускание в проектное положение;
засыпка камнем пазух котлована.
До устройства берегового стапеля выполняется планировка берего

вой полосы -  срезка растительного слоя бульдозером для надводной час
ти и отсыпха щебнем с разравниванием водолазами.

Перед отрывкой котлована выполняется водолазное обследование
два.

Разработку котлована под водоприемник предусмотрено производить 
установкой УПШ-360 с доработкой грунта до проектных отметок водол8з&- 
ми с помощью гидромониторов.

Отсыпка щебня в основание под водоприемник, загрузка ряжа кам
нем и засыпка камнем пазух котлована,после установки его в проектное 
положение выполняются с плавсредств через бункер и трубы.

Поверхность отсыпки щебня под водоприемник подлежит тщательно
му, а поверхность каменной ээсыпки -  грубому разравниванию водолазами.

Проектом предусматриваются следующие иетоды производства работ 
по изготовлению и установке водоприемника.

Ряжевый водоприемник собирается из брусьев на береговом стапе
ле, затем спускается на воду при помощи лебедок и катером буксирует
ся к месту установки.

Спуск водоприемника со стапеля производится по секциям. К мо
менту спуска очередная секция готовится на специальной площадке и за
тем подается на место спуска грузоподъемными иехапиэм8ми.

При отсутствии необходимых глубин ряжевый водоприемник собирает
ся на берегу только на высоту, позволяющую спустить его на воду 
(осадка до 1 ,0  м ), заканчивают сборку ряжа на плаву.
Водоприемник, доведенный до места, расчаливают тросами, заведенными 
во плавсредства, установленные на якорях.

После этого осторожно и равномерно загружают ряж вручную камнем 
о барж и ва тех же тросах погружают ва тщательно выровненную подго
товку.

Затем окончательно загружают ряж камнем и выравнивают верх за
грузки.

При строительстве в зимнее время опускание водоприемника рекомев- 
дуется выполнять со льда. Сборка ряжа производится непосредственно ва 
льду над местом установки. Спуск ряжей выполняется либо со льдом, 
либо в готовую майну.

Выбор механизмов и оборудования для подводной разработки грунта 
(при привязке данного типового проекта) должен быть согласовав со 
специализированной строительной организацией, рыбной инспекцией и 
увязан с разработкой траншей для укладки самотечных трубопроводов

При строительстве водоприемника используется установка УПШ-360, 
гидромонитор ВНА-50, буксиры 150 л .с . ,  плавкраны грузоподъемностью 
5 т и другие механизмы.

Продолжительность строительства водоприемника ориентировочно 
2 мес.

Ведомость основных объемов работ

№
пп

Наименование работ Ед.
изм.

Кол-во Примечание

I * Устройство берегового стапеля шт. I

2 Разработка котловвна под водоприем
ник УПШ-360 м3 490

Э Доработка грунта водолазами с помощью 
гидромонитора м3 55

4 Устройство щебеночной подготовки м3 80

5 Сборка ряжа водоприемника м3 68

б Заполнение ряжевой конструкции камнем м3 70
7 Обратная звсыпка пазух котлована 

камнем м3 290

* Объемы работ по стапелю приведены на листе ПЗ-З.

5. УКАЗАНИЯ ГО ПРИВЯЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Привязка типового проекта производится с учетом требований 
СНиП 2.04.00-34, а также раздела б инструкции по типовому проектиро
ванию СН 227-82 и ГОСТ 2I.2C2-78 -  Цравила оформления привязки 
проектной документации.

Основными исходными денными для привязки технологической части 
проекта являются:

расчетная производительность с учетом расширения;
топографические, инженерно-геологические, гидрологические,
ихтиологические данные.

Необходимость оборудования водоприемника струенвправляющими щитами 
также решается при привязке проекта в зависимости от гидрологическо
го режима реки.
При установке водоприемника непосредственно у берега, щиты устанав
ливаются только с одной стороны.

В зависимости от конкретных условий привязки уточняется гидрав
лические расчёты, объёмы и методы производства работ, средства дос
тавки материалов и прочее.

6 . ОХРАНА ОКРУЕАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Водоприемник оборудован рыбозащитнш устройством в виде объеиных 
фильтров сегментной формы (цилиндрических кассет) с мелкозернистым 
заполнителем, надежно защищающим рыбную молодь от попадания в водо
приемник.

4

Местоположение водоприемника и методы производства работ должны сог
ласовываться с государственными инспектирующими органами, что обеспечит 
соблюдение водоохранных мероприятий.

При привязке проекта выполняются расчеты по определению влияния зоны 
взмучивания на водоём при разработке котлована под водоприемник,

7 .  ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей Ед.
изм.

По
проекту

По проекту-
аналогу
901-1-21

Производи тель ность мЗ/с 1 .5 1 .5
Площадь водоприемного фронта м2 36,7 23,8
Сметная стоимость (общая) тыс.руб .31,20 65,80
в том числе строительно-монтажных работ тыс,руб .31,20 66,80
на I  мЗ/с производительности тыс.руб .20,80 44,50

Трудозатраты построечные чел.ч 5455,0 16703,2

на X мЗ/с производительносте чел.ч. 3636 7 «135,5

Расход основных строительных материалов

лесоматериалы м3 67,
(67,9) 187,0

металл т 4,4
(14 .9) 21.5

на X мЗ/с производительности

лесоматериалы м3 45 ,Оч 
(45,3) 124,7

металл т 2,9
(9',9) 14,8

Строительный объем м3 295,8 746,4

Техпико-экономические показатели по проекту-аналогу приведены в со
поставимые условия пропорционально требуемой площэди водоприемного 
фронта.

В скобках даны расходы материалов с учетом изготовления технологи
ческого оборудования.

9 0 1 - 1 - 6 7 . 8 6 - П З

Проб- Вавилин л w z r
1/нж. Павлова Viet*.5Yf В одоприем ник деревянный 

ряж евы й производит ель  
ност ью  / , 5  м  У с

Стадии Лист Листов
Рук. ер. вожаков ОТ ц

Р 2Ц. контр Хсшидулинй
run Беляев

П ояснит ельная за п и с к а  
(п р о д о л ж ен и е)

Госстрой СССР
Г пи Ленинградский 
водоканал проект

Гл.спец. Каганцева
Нач.ота Винников i n
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Схема установки водоприемника

Л
ХпрлояШ У*  водоприемника

/  на береговом ста п е ле

Еположение водоприемника 
на спусковых дорожках.

насадка Ф20

Ж  положение 
Установка водоприемника 

на плаву в створе

Тормозные лебедки
План 1- i Установка водоприемника 

6 проектное положение

Спусковые дорожки

Береговой стапель

Ч  ----

В едом ость основны х объемов р о б о т  
по стапелю

HN
пп Наименование р а б о т

Един. 
изм. Кол-во При меч.

< Срезка р а с ти те ль н о го  сла л

Бульдозером н 3 105

2 Отсыпка щебнем подводной части 28
3 Грубое разравнивание водолазами

щебеночной отсы пки м г 23

* Устройство берегового ста п еля ш т. 1

бревна строи тельны е Ф20см м> 9.6

доски )?~20мм м* и
S Устр о й ство  спусковых дорож ек

на береговой ч а с ти м 60

бревна стр о и те льн ы е  Ф20сн М> 6.5

6 Устр о й ство  списковых дорожек
в подводной ч а сти м 20
бревна стр ои те льны е  ф 20см м> 2.3

Технология, оборудование, строительное решения организация производ
ства и труда настоящего проекта соответствуют кодеишин 0ск/пс/*е- 
миян отечественной и  зарубежной науки и техники.

9 0 1 - 1 -6  7 .86 -  П З

Водоприемник деревянный 
ряжевый про из водится ь - 
ностыо м з/с

Пояснительная записка 
(  Окончание)

С т а д и я МШ Л и с т а  $

Госстрой СССР 
ГП И  Ле н и н гр а дски й  
в о р  О Х А Н А Л П Р О Е К т
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Ведомость оснаВных комплектов чертежей
Обозначение Наименование Примечание

sof-t-67.es - не Полюсные сети Водоснабжения и
сооо унсения но них.

sof-t-67.ee - кд i1

В е д о м о с ть  ч е р т е ж е й  а сн а В н о го  к о м п л е к т а  М В

В ист Н а и м е н о В а н и е Примечание

f Oduiue да н н ы е
2 П л а н  у с та н о В к и  В о д о п р и е м н и к а .

Р а э о е з ы  2 - 2 ;  3 - 3 .  ! / о е л 1 .

В е д о м о с ть  ссы лоч н ы х и  п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о В а н и е Примечание

П р ила га е м ы е  до к ум е н ты
S 0 1 - 1  -С 7 .е с -н б .с о С пе циф и ка ция оборудования
е о г-(-с г е € -н & .в м В едом ость п о тр е б н о с ти  В

м а те р и а л а х
90 f -  г - 67. еб-М В ш Кассета

з а г -у -б г е б -м л м е I 1 1

90f - f -  67.96- М3 b ffl

!'
1

9 0 t-t-6 7 .e 6 -M 3  зло

1!i

Настоящий проект р а з р а б о та н  В  со о тВ е тстВ и и  е 

де й ств ую щ и м и  норм ам и и  п р а в и ла м и .

ГлаВныйинженер проекта: беляеВ.

Таблица основных показателя).

Н а и м е н о В а н и е  п о к а з а те л я
Вд.

изм.
Величина
показате

л я
Примечание

П ло щ а д ь  В о до п р и е м н о го  е р р о н та м * 3 6 .7 2

Скорость В те к а н и я  В оды  В  с р и л т р :

при норм альны х услоВиях эксплуатации м /с о,/О

ВаВарийном режиме и  при обратной лропыВке м/с a .f z

С м е тн а я  с то и м о с ть
ТЫС.

р у д . д /,2 0

Уде льны е  капитальны е В лож ения н а  
С м 3суточной п р о и зв о д и те ль н о сти р у б . 0 ,2 9

Общ ие у к а з а н и я

/. У с та н а В к а  ц и ли н д р и ч е ск и х  к а с с е т  В ы п о лн я е тс я  В  
зависим ости о т  направления те ч е н и я  Воды Врскеfen. л и с т  2 ).

2  У с та н о В к у  струе н а лра В лян и ци х ц и т о В  произВ одить В  

заВ исим асти am  Н а пр а вле н ия те ч е н и я  р е к и  относительно  

В одоприем ника 6  caamBemcmBuu со схем ам и / ,2 .

С хе м ы  у с гп а н о В к и  с т р у е н а п р а ё л я  то щ и х  щ и т а В  

С х е м а  /

Щиты струенопраВлянпкие 
па черт. M3 S. OO ^

С х е м а  2

Ф орм атЛ2Kerr, MffujArfPa С<ГШ -о/
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Разрез i- i

Мин. зимний up. В.

Р а з р е з  2  ~2

Мин, зимний ур.В.

П лан установки Водоприемника.

Загризна кам нем  4  /50-300мм ^

Секция угеВая

&>

"7Л1 I Тр и б а  f0 8*tf д л я  п р о п у с к а  -  *
1- i  Ф ш а  ^ ^ л р з б а п р о б а д а  х л о р н о й  б о д и / f -e * U 4 * ^ J Z £ e U L

2  !

Разрез 3~3
Мин, зимний ур б.

Вбить к рань я

&

ИапраВление течения 'Маркировка кассеты (соответ
ствует направлению течения)

Привязан
Поовер.

йнБЙМ

WXextLUhxc.

Hai.ffrnd

Ха бидона

Рук, гр. Вожаков
Н.конгр. Хамид у ли нс

Зел я е в
Зимников

Ж егулин \Ш Ьф \'УП
t-y.fi-
ct.u

щ с
3&б*м~г

<¥М

9 0 1 -1  -6 7 .6 6 -Н В

Водоприемник деревянный 
ряхсевый производитель - 
мост ь но f, 3  т э/с.

01gt> Улан усгановки водоприемника 
р?п Разрезы 3 -1 2 -2 , 3 - 3 . 
ош  Узел  Т .

Czapu> Лист виетод

Госст рой СССР

ка/t. МошАоЛа
C<f>V6*>-of 

Уорна nr X Z
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 
довод изготовитель (для импортного оборудования ’■странаt фирна).

Тип\ марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и 
номер 

опросного 
листа

Единица
измерения Код

завода - 
изготовителя

Код
оборудования,
материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания 
тыс. руб.

Коли
честве?

Масса
единицы
оборудо
вания

к г

Наиме
нова
ние

Код

i 2 3 4 О € 7 в S ГС7

Оборудование и  мате риалы,поставляемые подрядчиком

1 д а т  рубок вихревой МВ 2 00 а/т 790 f ZfOZ
Z Патрубок вихревой МВ 2.0О. Of ШП7 796 / 2f9Z
3 К а ссета MB ТОО ш т 796 fZ n o s

« Щ и т стрхенаправляющий Г ~ -  ...7] ШГТ? 796 2 fW
9 Щ и т струеналравля нгщии L.” ... 1J ш т 796 2 Г27

Граера 3  позиции  4 и 5  заполняет ся при привязке проект а

Осовел. Зави/и/на.
О р и в я з а н Онкс. О а влова Т Р д , ■'*/*

Рук.гр. Капавяеба п ъ У -
Ру к  гр. Зохсакав
Улонгр. &м/дукена c m
П Н Р Е е ля е в 0?3*

О н в. Н е Уачлм д бинников O U i

9 0 i-1 -6 l.8 6 -H B .C O

Спецификация 
о б о р у д о в а н и я .

Crafi/Я Лист Листов
Р /

Г о с с т р о й  С С С Р  
Г П И  Л е н и н гр а д с к и й  
З а д а к а н а л п а а е к т

Мосикова. форматPZ
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Цист Н а и м е н а В а н и е Примечание

z

3_

4

О  Вил и  & В а н н ы е _________

С е к ц и и  л е В а я .___________

П л а н ы ,  р а з р е з ы  2  

С е к ц и и  л е В а я . 
Р а з р е з ы  4 - 4  ', & - $

-2  ; 3 -3 .

в и д ы  Р ',6 ;  В : Р ,

s

в

7

в

9

f f

У з л ы  Г ;  X ;  Ж . П л а н ы , р а з  р е з ь /. Л е т а л и .

Секция _леВая,_______________________
Р а с к л а д к а  В русьеВ  п а  р я д а м . Р и д ы  f -f d .

С е к ц и и  л е В а я .___________________________________________________

Раскладка ВрусьеВ по рядам. Ряды / А  f9.
Секция праВая.___________________
Планы, разрезы 2 -2 : 3-3.____________
Секция лраВая.____________________
Разрезы Н-Н; У-У. Виды П;5;3;Г._____
Секция лраВая.____________________
Раскладка ВрусьеВ по рядам. Ряды f-/9.
Секи ия праВа я._______________
Раскладка ВрусьеВ по рядам. Ряды / А  /У. 
Специсрикац ия ____________

В е д о м о с ть  с с ы ло ч н ы х  и  п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т а  В

Обозначение НаименоВание Примечани1

Прилагаемые документы

S0hi-S7.S6-KA.BM В е д о м о с ть  п о т р е б н о с т и  В но-
т е р и а л а х

90л  /- 6 7 3 6 - МВ 3.00 НапраВлянгщие
sot- 1  ~ ezee-мво. 0 1 ПВшиВка I
90i-t-e7.ee-M3o.oz ПбшиВка 2
sa t-t-67.ee- кзолз ПВшиВка 3
sot- t-c7.ee-ко 0 .0 ч Уголок
sot-f-67.e6-K3o.o3 д о л я ?  M f6 * L

sot- t-C7.e6-M3ae6 Ш е л л е р '

Н а сто я щ и й  п р о е к т р а з р а б о та н  В соо/пВетст- 
Вии с дейстВукщими норм ам и и  праВилами \

ГзаВный инкенер проекта /р.&БеяясВ

Услаёнь te обозначения: 

ДреВесина поперек Волакан

ДреВесина Вдоль Волокон

ОВщ ие у к а з а н и я

/ .  Лесоматериалы для  изготовления ВодаприемникоВ необходимо 

применять хоойны х парад Георга, соотВетстВхмщих ГО С Г2 М 3 4 -3 0  и  гост зш-66.
z. Ш ирина го дичны х -слоеВ ВдреВ есине до лж н а  Выть н е  балеебмм, 

а  содерзесание В  н и х поздней дреВесины -  н е  м енее 20/о .
з. Применение лесапилом атериалаВ , п о р а ж ё н н ы х г н ш ы о  и  

Ч е р в о то ч и н о й ,  н е  д о п ус к а е тс я .

Н. Д и а м е тр  сВерления атВерсгий долж ен бы ть н а  В %  меньше 

диам етра н а ге ля  f  f f , 2 мм), а  глуб и н а  о тВ е р сти й  до лж н а  р а в 

н яться п о лн о й  д л и н е  н а ге л я .

s. П е р е к р ы ти я , п о л  и  стены В ихреВ ы х к а м е р  В ы п о л н я тс я  
с  тщ а те л ь н о й  подгонкой брусьеВ и  до со к .

6. ВихреВые п а тр уб к и  уста н а В ли В а то гп ся  В  Водоприем ник 
одновременно с  р у б к о й  р я ж а .

Схема Водоприемника

•р I Г т № »fr
Г i w)I1 .1 У

л ¥ —
/С екция ле В а я [Секция опа да я ЛриОязпн

301-/-67.86-КЛ

% Водоприем ник  д ер ев я н н ы й  
р я хсеВ ы й  п р ои зводи т ел ь  -  
м а с т ь ю  А 3 м 3/с ______

Стадий Л  ист Листов

~ош О б щ и е  д а н н ы е  
т _____ _________

Госстрой СССР 
ГПИ Ленинградский 
додоканалпроект

Ага/г. Неси/елЛэ Ф о р м а т 6 2
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9 0 1 - 1 - 6 7 .8 6  ~ К Л

flpa&ep. Завилина. и ч *т
хПриьязан Cm./vexM

Unotc. Ш г щ нРав/гооа mtrF.fi добопрценник деревянны й  
р я ж е в ы й  п р о и з в о д и те л ь - 
м а с ть ю  S.5h i 3/с.

СтадияЛист Jueraoo
Р 3Рук.гР. Бщ вков_ ОУ.)С

Мкангз. Хапидмш*. D7J6 С е к ц и я  уреза я. 
Р а з р е з ы  4 - 4 ; S S .  

В и д ы  Р .Б '.В '.Г .

/~ПГГ• mnm jо/*/* о
Ъ.инхгМвеаяев 0Ы6 ГЛр Гве н й н гр а дски й  

В о д о к а н а л  п р о е к т£/нв.в? Чач.атдQjfiHUXOgЖ{/МЛ{~от

КОП- /Ч/lUMroGb. &oo**am KZ
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С »Х * 0 0

Р я д  7
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ЛуО'ШО _ iji £»r+£Vtn____
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Р я д  /О

eRf

ЛриЛязам

UhS./Г

t/мяс.
Р ук .гр ,
Н.кантр
fy L'HXTJTp

Л а Ри лим а
Жегулин
ЛаР/toSa
вохсамаР
Уамидулина
SCApcS

Нач.етд. SuhauhoS

ш

5?
A*4'

tJK

±:Л
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30i-1-67.86-KA

Стадияu c zu jzu JH H b /U
р я х с е о ь /и  л р о и з б а о и т е А Ь  -  
н а с т ь с о  / i~/y э/с .__________ _________________
”  С е к ц и я  я е д а р . Г о с с т р о й  С С С Р  ,
Р а с м а л к а  орусь е ь  п о  р я В а су . ГЛ И  Л е н и н гр а д с к и й

Л и с т ЛистаЛ

A-trrr- С/сщ/саЛа Формат AZ
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е-гг/70

Ряд /4

e-seoo
«Я **> -ха

u  d  u

Р я д  15

e •/?/?&

Ряд 17

Ряд 18

Ряд 19

е*ш&
Л 4и ш аЛ л , ( ? 'Ш  х

-О— —_о.

r S rjs zy j______т т т\—  ̂ —А' А  1— $

дн8./Г

Сттехн
Унхг.
ЖЛ/>-.
Н.кгтнгр.
гдиняг/гс
На. о пи}.

За Филина
Жегуяин
PaS/iaSa
ЗохсахоГ
Уанс/сЬл/ня
ГедкеЗ
8иннико§

7 д Т 7ZF<

7*17*--Ог<*-

Аи*<'

tP.fi
4 J t

эти
OJJI
Pin

901 -1  - 6 1 .8 6 - К  Л

, 'и е м н и к  д е р е в я н н ы й  
р я х с е в ы й  п р о и з в о д и т е л ь  -  
н а с т ь  то / ,5 о г 3/ с .
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План

План 1-1

m аг Ж

T |j

'--------r._J Г7.-.-1

и f5

Разрез 2 -2

Ш и
ОшатПТ

Разрез  3 -3

9 0 f - f ~ 6 7 .8 6  -К Д

Пмвее. Завалина М * )
Привязан Сг.тёлн. Ж егулин . с -КОв о д о п р и е м н и к  д е р е в я н н ы й Стадия Лист ЛистоЗ

Онхс. РаВлаЗа j'B/t р я ж е в ы й  п р о и з в о д и т е л ь -  
н о с т ь  г о  f . 3 n 3/ c . Р 7Рук.гр. ВехсахаЗ /Ms**-. *щ

О х е н гр ХаниЗулала'Р З W<?6 Секция п р а в а я . 

Планы, разрезы 2 -2 ; 5-3.
Г vc e m p o u  С С С Р  

с п и  Л е н и н гр а д с к и й  
В о д о к а н а л  п р о е к т

Гл.аюиА_5 е ля е д ОШ
Он В. КС Вач.ртд ВиннихаЗ 4 Ь ^ P9J6

мл. МошеоСа.

С с ? ? 4 0 -о ( 

f%*rgsn KZ______
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Р а зр е з  5 - 5
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гяг
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Вид &

гоа „ Г255

Вид Г

Щ  8. fc

Щ  |
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Г“-*=Ч

Вид А
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/
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Ж

floaBer. ЗпВоармо Э&£
ПриВязан t/Tf.rexHЖегуАин . 

ЛаВлаВа
->7. U

Uhtcc. >\?ь
Р/КГР. ВокоакоВ дда— сгзс

— Нконгр.
Глмня/л:

Ханидулинс
5еляеВ

о?/'
.от

UhB/T- Нач.от'дВинникоВ Л)иЧ'- о?£1

90 f - 1-67.86 ~КД

В одоприем ник дереВянны й 
ря хге В ы й  п р о и з в о д и те ль  -  
н о с т ь г а  Л 5  н * /с .

Стадия Лист Лис/ггоВ

Секция правая. 
Разрезы 4 -4 ',5 -5 . 

Зидь/ 3 ,5  >8, г

8
Г о с с т р о й  С С С Р  

Г Л И  Л е н и н гр а д с к и й  
В о д о к а н а л  п р о е к т

PJou/ko&z Формат Ле
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Boffo/rpuet/Ht/K ffepeSswubit) Стадия Лист Листи8
аяжеоьп) производитель -  
п а с т ь  h i  /.Set 9/с. Р 9

Секци/t пр а вая. 
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Госстрой СССР 

Г/7И  Ленинградский 
Водокапа л п о о е к т
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ш

Марка,
т .

Обозначение Наименование (Тал. Массаед.кг Принс*чание
йеребянные изделия

7 г а е г т с -6 6 -м т -т Ярус /70л f 79 60м3
e~soo /2
£ * ш 42
е*9оо /6
е»г2оо щ
e*f3za 3$
e*t57f 40
8*7700 6
е «* 7790 74
е * т о в
£ *2 7 9 0 70
8*2200 06
e*z7z$ 72
£*3000 д
8*з700 72
е*зз29 78
е * зш 8
8*3730 06
£ *3 9 0 0 7Z
е*ш о 74
е*м0о 4
б*4900 4
е*4бао 8
e*4ioo 4
e*s0oo Z0
£*0200 8
£*0400 4
£*0000 fZ
£ *0600 74
е-9700 4
£*6000 20
£*6200 4
£ = 4 W0 2

Марка,
паз.

О б о зн а ч е н и е Н а и м ен а В а н и е Нал. Масса
ед.,кг

Ориме-чание.

£ *6 3 0 0 4

е * 6000 44

2 ГОСТ 8406-66*24434-206 Л а с к а  7 7 0 *0 0 0>.7м3
3 ГОСГ9463-72 Б оеВ н о 4  zoo 0 2 н *
4 Г0 С Г0463-72 П ласт ина Ф209/ е ге м 3

М ет а л л и ч е с к и е
и з д е л и й

е МВ 0 0 0 Б о л т  М7 6 *0 9 0 (68 776
С MS ОДЗ-ОГ Б о л т  М76 *40 0 790 0,86

7 ГВСГ 7 7 9 8 -7 0 * Б о л т  М76* 270.36 220 0,39

8 ГОСТ 7798- 70  * В о в т  м (б *  во .3 6 28 0.70

0 Г  ОСГ09 70 - 70 Г а  О ка М  7 6.4 7720 0,03

70 ГОСГ 6 9 0 9 - 7 6 * Ш а йба 7 6 1760 0,00

ft ГОСГ2 0 9 0 - 77 * Н а гел ь  Ф 7 6 *4 0 0 I960 0,77

- J 2 ГО СТ4OZ0 - 6 9 х П о з д и  К  0 *7 2 0 79к г
73 ГОСТ 4 0 2 9 - 6 9 * Г В о зд и  К бл 200 74к г
74 _ МВ 3 0 0 Н а п о а ёл я н зш и е 72 2279

70 МВ 0.04 И го л о к 28 7,2

76 MS 0.06 Ш В еллер 74 77,2

77 МВ 0.07
p i

О б ш и о к а  7 2 49,0

/8 МВ 0.02 О Зи/иВка 2 2 66,0

79 МВ 0.09 ВбшиВка 3 Z ( 68.8
20 ГОСТ 9732- 7 8 * Труба 108*4 . £-7200 Z 72,3

9 0 i - f - 6 7 . 8 6 - K A

fbcfipD. ВаВияима М ч б л
Прибязам Cm. re хм Жегулин г и( додаприенник дереВянмыи 

ряксеоьш  производит ель- 
носгпыо 7. 9  т 3/с

Стадия Лист ЛистоВ
1/МТсС. OaOjBia

важакоВ
Ш 2 .
.л» *— 0 ? .и 77Рхкгр.

H КОНГО. Хсмдмима -~rs г* 'Pin
С п е ц и ф и к а ц и я

Госстрой СССР , 
Гр И Ленинградский 
Водоканалпооекгп

Сл с н е г л ? беяяеВ j 0 1 .К

UhS-A* Нач.отд винмикоВ WJ6

К 0/7. Мош.КуВо. Формат A  Z



\zo

\1

кVo

I

I"
4'

Кассетаm o
1 1 1 О д а з н а ч е м и е

-------- --------------— — .— .
Н а и м е н о в а н и е 4

Я р и к *
чанис

Стандартные изделия

/ ВалтМ10*251бМ11ГОСТ77&’7д 20

Z ГайкаМ Ю РМ гост езгк- 70 20

3 Ш айдаЮ бЗг го с гс ш -т з 20

М а т е р и а л ы

4 ^  10 го с т е з з о -7 1 *

Cm. 5  ГО СТ5 3 5 - 79 ZOh 1.2к г

ПП1ГГи: ГОСТ 1 0 3 -70 *

C m 3  ТОСТS3S-79

5 5 * 2 0 6.0* 4 ,7  кг

6 5 * 4 0 0,0* 18,8кг

7 6 *7 0 7,07) 23.02кг

8 П . . . Б -6  Г К П № Ж -7 К
л и ст  ■

C m 3  ГОСТ 14637-79 СОн * 34 ,2 кг

9 /!ист № 606Г0СГе706-7в* 76!г г  37,5кг

10 Иоагршь tea>tza*ew6-22e7*6

V f f l a*b‘ С ш З спгасгт -7 / 5,Gn 143,4кг

Н Керамзит  -5 0 0 фракций

W +40 H M  ГОСТ3750 -85 № КГ

f  с  рассеВ ом  д о

ф ракций 2 5 +3 0 м м).

{.* Размеры для спрадак,
2. Предельные отклонения размераВ: атВерстий-ШдВалаВ-Ьй-, 

остальных - 1 Ц р .
3. Сёарк* производить по ГОСТ5264-80сплошным нормальным 

и/Вом па периметр* прилегания деталей злектродами М 2  
ГОСТ 9467" 70. Катет шВа раВен наименьшей тал шине 
сВариВаемых злементаё.

4. Карой проВерить н а  гер м ет и ч н ост ь. П р о т еч к и  н е  
допускаются.

5. КассетУ  покрыть слоем грунта ВЛ-02 ГОСТf2707- 77* 
затем органа- силикатной краской oc-rzof ту-84-725-78 
В один слой по четырем слоям лака ХС-76 гост9355-st.

6. МаркироВать по ГОСТ 2514-09 черной органо-силикатной 
краской 0С-Г20Э-ГЧ-0Ч- 723-78. Маркировки дол ж н а  соотбот  
ст В оВ ат ь ор и ен т а ц и и  р еб ер  просечн о -бы т рненово листа0>о$9 )

РазраЗ.
Особ-
’’зкгр.
Нкомтр
Начогд
ТИП '

ЯкаЗяеба

IgpaSacSa
Кара&аеСа

'ЬеляеЛ )& А

Ш В

лас  ̂
Ш

a? t£
от

9 0 f -i -6 7 .8 6 -М В  i.00

К ассет а

СтадийМасса Маси/т.

Р 5 0 5 М О

Лист IЛ ист а5 :1
Г  а ее г  р а й  СССР 

Г ПИ Ленинградский 
В адоканаллоаект

кап. НшкаЛа РРирпат XZ
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Рис./

I r*
J I

S' '  I
/0*

zoso
cszs|

/325
4H:

/565

SOOO Ь\
S/5

Г е ......  ч 4/0

\ (лV

J O J  _5J

Г

1

Puc.Z

Остальное см. Рис./

'
V -

-
f = r = 1

/*565 /325 2050

I

А -А

Б - Б

I I 1
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

4
flp u n c s d '

н и с

М д . 2  о о

Р и с ./

С та н д а р тн ы е  и з д е л и я

1 б о л т  № 7 * 3 0 .5 8 .0 2 9

Г О С Т  7 7 9 8 -7 0 * 2 8 <0.54*/5 к г

2 Г а й к а  м 2 7 .5 .0 2 9

Г О С Т  5 9 / 5 -7 0 2 8 <0/6*45кг

3 Ш а й б а  2 7 .6 5 Г . 0 / /

Г О С Т  6 9 0 2  -7 0 2 8 9.056*/.6 к г

Ф л а н е ц  / -/ О О О ’2 .5

5 2 .6 к г4 Г О С Т / 2 6 2 0 -6 0 * /
5 Н о о к л а д к о Р - т о  -2.5

Г О С Т / 5 / 6 0 -7 0 /

М а т е о и а л ь /

Л...... Г О С Т / 9 9 0 3 -7 4 *

Cm. 3 ГО С Т/ 4 0 3 7 -7 9

6 / 0 6рм 5 / / к г

7 34 2 6 9 к г

8 т ^ .к . /О2Ох/ОГ0ГТ /07 09-7 6
С т .З  ГО С Т/0 7 0 5 -6 0 $0 * / 2 4 6 к г

Н в  2 .0 0 -0 /

Р и с . 2

f т о  эссе м а к  д л я M S . 2 0 0 )

1. *Размеры 5ля спраёок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:

от верст иб -Н/49 валов -h  /4у остальных .
3. Сварку производить электродами 342 ГОСГ5467-75. 

Труды варить по ГОСТ /6037~ 80t листы  варить па 
ГОСТ 6264 '60 сплошным нормальным швом по периметру 
прилегания деталей. К а те т шва равен наименьшей 
толщине свариваемых элем ентов.

4. Металлоконструкции) покрыть лаком ХС'76 ГОСТS355-6f 
в  Целая по сла/о грунта SJl'02 ГОСТ/2707- 77*

Привязан ^азоад. Яковлева *7.Г«,
Плов З'нсгладабт •7 П
Рзк.го. Иславпева я ? / . *7*1

Нконгл Касаваева Л-хС- *7Г<
Начата 5 ^ 4 O'ft-

U h 6 .P S ГИП Беляев от

9 0 1 ' 1 ”67.86'M b .2.00
Wra&usMacca\Насштд

Патрубок ёихревой Р  2 /4 2  / :5 0
Гост | Листов- /

Госст рой СССР 
ГПИ Ленинградский 
во доканал проект

кал. Мошка Се* Ф арггатЛХ
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32ami. Ф?р

I
M l: 5

3&

rocr5zM-ea-T2-w s

Приёязам

Um£A/2

I 4 1 Обозначение Наименование 1
Орике-
чание

Матеоиалы

/ . /0 ГОСТ/5903-79
Cm3 ГОСТ/4637-79Winz П 63кг

Z //г- ̂ ..6-75*75*6Г0СГеЯ)9-72УГОЛОК
Cm3 ГОСТ535-79 6t4n 44,/хг

3 ,„0С.... Шапгоегемо-тг
—

иВШ*Р Сп,ЗГ0СГЖ-79 $5н /бе,5кг

f. * Р а зм е р  д л я  сп р а Р о к .

z. Сёарку произВодигпь no ГОСТ 526У-90 электродами 342 
ГОСТ5467- 75 Катет шВа раВен 5мм.

Д  Предельные отклонения раэмероб: отВеретии -  Н/47 
Ва/оВ -fy №% остальных - ± ^В=г .

4. ОтВерстия Ф 20мм сВерлить В  сборе Водоприемника.
5. Металлоконструкцию покрыть лаком XC-7S 

ГОСТ 9355SY В О слоя по слою грунта 85-02 
ГОСТ f27Q7-  77.*

РозааЛ,

ёш т
НачлгЛ
ГИЛ

ЯкоёяеГа
УимгградоГа
КардГаеГакараьь
Карасеaeia
ГзяЗжйнок
оеляеб

шж
ш *
ляг-
Ш

vf.st,
•Ш
'Z1L

o*U
гГ.и
Ш1

9 0 1 - 1 - 6 7 . 8 6 - М В  3 .0 0
Уки/иХл/асса

Н аправляю щ ие 2275

МасштЗ

П2д
Лист \Jlucmo5~f
Госстрой СССР 

Г  ЛИ Мнинграоский 
баооканалгшект

ran. МоткаГд ГорнатЛ2





(/нЗ./П/гв2л1 11 Ртапим/.К-

P asp a f. ЯкаЗлеЗа. 7 . FC,
ОоЬб- ■ 
Р з к .гр . 

Н.кон гр .

УинограШ а О 'р
fCnpcSagSa я тр (- о7*е
КараЗаеЗа esse

Га*  а тЗ . ГраМоОкЗа • Г

o'M
2( /

* с

: *
л)
у

$ 2 Г

т
Аи §

§

/  *  Р а з м е р  Я з я  с п р а в о к .

я. Неуказанные предельные отклонения размеров: 
отверстии ”  ft/4-, валов-h749 остальных 

з. Деталь покрыть лаком ХС-76 ГОСТ9355-г /  3  
4-слоя по слою грзмта 34-02 ГОСТ /2707-77.*

ПриЗяэеш

P/fS.H:

9 0 1 -t-6 l8 6 -M B .0 M 4

У г о л о к

цт1,п*  B-75’7F*6rOCTSS09-7Z 
ит т  СтЗ ГОСТ S3S-7S.

СтадияМасса Hacu/rad

Р 72 75

Р о с т \ Л и с т а 3: /
Г о с с т р о й  СССР  

г п н  Л е н и н гр а д с к и й  
в о д а к а н а л п р о е к т

so i-t-6 7 .se РльРамТ

■ « м

3 7 .S

3 L
2omS. 4/0

±
/ 2 5 5

/900

32.5*

t Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: 
отверстии -Н/4, валов-h/49 остальных 

У. Деталь покрыть лаком КС-76 ГОСТS3SSS/ S  4 слоя по
слою грунта ss -о г гост/2707-77.*

Разряд. ЯхоЗяеЗа. ojjtb
ОроЗ. ЗиноградоЗ. use
Луа.гр.
Нлрнп

КасаЗаеЗа лд/к cs.se
НасаЗасЗа яле- О 7/с

Нен.егд.ГваЗаЗаймЦС~ <ЯГАИ

Приделан

77н£ 'ар

301-1-67. S6-M&0.06

Ш В еллер

/0тТ42М-72 
~т.З ГОСТ535-79

С га д т Масса Hacu/rad

Р /72 7:5
Л и с т  1 ЛистаЗ: /

Г о с с т р о й  СССР 
ГП И Ле н и н /р а дс/се /О  
В о д о к а н а л  п р о е к т

1 4 <§ ОЗозначение Наименование 4
Opanew-

HUC

Материалы

/ .,/>„ 36ГОСТ2597-77
houufm CmJrOCrsSS-79 q/3 К Г

2 IS n erzsso -v
' ' ГУ ‘  Cm.3rocrsss-79
1=399 053 КС

\ОСТ /6037-2 0 -9 2 'L 5

£
1

5i
г
s*

ФГ7

/ * Размеры для спраЗак.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверстий-Н74, валов-Ь749 остальных t  2Ш.
3. Сварку производить злектродам 902 

ГОСТ 9067-75.
4 Детали покрыть лакам ХС-76 гасг 

9355-97 8  Целая па слот грунта 
34-02 ГОСТ /2707- 77*

9 0 1 -1 -6 7 8 6 -MB. a o s

и о л т  М  16*400
СтадийМасса KaaursJ

P 0$8 6 -

Лист \ЛистпЗ.Л
Г о с с т р о й  С С С Р  

Г П Н  Ленинградски*. . 
в о д о к а н а л п с о е к г  ■ N! Г'

I-* :
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! В" В повернуто 
И 15

чо
Б - Б

M / S

П р и В я за н

ОнЗКЗ

25

I <4 ОГоэна venue Наименование 4‘
Приме*чание

МВО.ОО
Материалы

1 а 1 %

Cm3 ГВСГМ637-79 0,33пг23,0кг
Z а . , . - -  3*50ГМТеВВ9-7«

*CttmCm3r*cr 53*79 1,3т 1.32кг
5 г/„.... Ю0>50‘5 гв с т т

***** Cm3 ГОСТS3S-73 т п 201кг
4 п т ...,. ГВГВСТтО-72

n
s 1 I $ 3 4/зчп. 01.7кг

5 Лоски Ss40mm
гост еш -66* 0{/м3 ТОкг

МВ4.00-01

[То же как для мв о.оо).

{. * Размер для справок.
г. Сварку производить по ГОСТ SZC4-30 электродами 

042 ГОСТ0467-70. К а те т  шва равен 5мм.
3. Предельные отклонения размеров: валов- h /4,

остальных ±  •

4. Металлоконструкции) покрыть лаком ХС-76 
ГОСТ 3350-07 в  4 слоя по слои? грунта ВЛ-02 
ГОСТ f2707-77*

9 0 1 -1 -6 7 . 8 6  -  МВ4.00

Госстрой СССР ' 
ГПИ Ленинградский 
В о д о к а н а л п р о е к т

.МашкЗГа Ф орм а м  Л  2.
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J.
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*

<o<0
14
V 5
I
V»

MB 5.00 изображено

M B5.00-01 зеркальное отражение

б-Б
JMP5

(гё)

I I I
ОВозночение Наименование

1
Приме
чание

МВ 5.00
Материалы

/ dtem 6 гост f9903-vT
C/nJ гост 637-79. 0,53п* 250кг

2 л___ 3^60 ГОСТ60О9-74
Cm3 ГОСТS3S -70 /рн п. 1,52 кг

3 и.___ 650*50*5Г0CTS509HZ
Cm 3 ГОС Г335 - 79 5,34 пн 20,1кг

4 ш. ю гоегш а -гг
Шьеллер л ,Cm3 ГОСТ535-79 3,41 чп 29.3кг

5 Доски S ' -  40нм
jracTS486-66* ЦМ 50кг

МВ 5.00-07

( То ж е как для МВ 5.00)

7

*

/. *  Размеры для епраВок.
Z. СВарку произВодить по ГОРТ5264-80 электродами Э42 

Г0СТ9467-75. К а т е т  шВа раВен 5мм.
3. Предельные отклонения размероВ* ВалоВ ~ /?l4 t 

оста льны х-  £

4. М еталлоконструкцию  покрь/ть лаком JCC-76  

rOCTd355~Sf В 4 слоя по с ло т гр у н та  6/7-02 
ГОСТ 12707-77*

9 0 1 - 1 - 6 7 . 8 6 - М В 5 . 0 0

рриёязан Разрой.
П р о б .

Рик.гр.

Якоблеба
бикоградобс
Корабаеба

Ш
мж

Щит  
струенапр аВляющии

П .м н т р . Харабаеба
Нач.отд.

Пнб.Н* ГИП
Градобоиноёр / *рр> 07SC
бсляеб от

С т а д и я М а с с а М а е ш т .

Р
1 2 7 ,0 1 * 2 0

Л и с т I Л и с т о б  /

Г о с с т р о й  С С С Р  
Г П И  Л е н и н г р а д с к и й  

а О А О Х А Н А Л П Р О Е К Т
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