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Схема Водозаборных сооружение/

Продольный разрез

П ла н

I .  ОБЩ Я ЧАСТЬ
Типовой проект затопленного водоприеыпика деревянного ряжево

го с двухсторонний приёмом воды и рыбозащитными устройствами произ
водительностью 1,0 м3/с  разработан в соответствии с планом типо
вого проектирования 1Ъсстроя СССР на 1984-1985Г. с учетом рекомен
даций ВНИИ ВСД1Е0 и Ленинградского инженерно-строительного институ
та. Водоприемник разработан для минимальной глубины воды в реке 
8,0 м. Материал водоприемника -  деревянный брус.

Основные технические решения по рыбозащите согласованы с 
ЦУРЗН Глэврыбвода(письио й 07-I/I9I от 06.02.85г.).

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
Типовой проект водоприемника может применяться на всех равнин

ных реках Советского Союза, имеющих глубину не менее 3,0 м при тол
щине льда 1.0 м, за исключением рек с тяжелыми условиями забора во
ды; при наличии на них лесосплава с тормозными грузами или особых 
требований службы речного судоходства.

При толщине льда в реже менее 1.0 м допустимая минимальная 
глубина воды в реке может быть соответственно уменьшена.

Водоприемних предназначен для применения в составе водозабор

ных сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснабже
ния и относится к I I  степени надёжности забора воды.

Категория водоприёмника по степени обеспеченности подачи воды 
определяется соответствующими положениям СНиП 2.0*».02-84,

Выбор местоположения водоприемника в зависимости от особеннос
тей источника водоснабжения, определение основных условий, обеспечи
вающих надёжный забор воды, производится в соответствии с СНиП 2.04. 
02-84, раздел "Сооружения для забора поверхностной воды.”

При размещении водоприемника в водной акватории без естествен
ного рыбоотведения, где скорости вдоль фильтрующего фронта имеют 
величины менее 0,2-0,3 м/с и сносящий поток не связан непосредствен
но с транзитным потоком, необходимо применение принудительных гидрав
лических или пневматических рыбоотводных систем и плоских фильтрую
щих кассет со снижением производительности иа 5056.

Конструктивные и эксплуатационные параметры таких систем разра
батываются только после модельных гидравлических и ихтиологических 
исследований для каждого конкретного случая.

Расстояние от берега до водоприемного фронта при минимальном 
уровне воды в реке должно быть не ыенее 3,0 м на уровне дна при 
заложении берегового откоса ^2,75-3,00.

Местоположение водоприемника в русле реки в каждом отдельном 
случае должно быть согласовано с органами рыбоохраны, речного судо
ходства ж лесосплавз.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Водоприемник запроектирован односекциоккым ж предназначен для 

работы на два самотечных трубопровода.
Забор воды осуществляется водоприемными окнаии, оборудованными 

рыбозащитными устройствами в виде цилиндрических кассет с фильтрую
щим заполнителем. Затем вода поступает в щелевые вихревые хаиери, 
откуда вихревыми цилиндрическими пэтрубхами, расположенными в тор
цах секций водоприемника, подводится к самотечным трубопроводам,

В качестве фильтрующего заполнителя кассет использован херэм- 
эит (ГОСТ 9759-83) крупностью фракций 25-30 мм. При привязке типо
вого проекта в качестве фильтрующего заполнителя кассет могут ис
пользоваться также полиэтиленовые или деревянные шары диаметром 
25-30 ш,или цилиндры такого же диаметра и длины.

Промывка водоприемника и самотечных трубопроводов от наносов 
должно осуществляться поочередно обратным током воды в сочетании 
с импульсной промывхой. При обратной промывке необходимо обеспе
чить подачу воды не промываемую секцию водоприемника до 1,2 обычно 
забираемого ею расходе (в насосной станции в это время иогут ра
ботать все вэсосы без резерва).

В соответствии с требованиями рыбоэащиты скорость втекания во
ды в кассеты принята -  0,10 м/с.
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В качестве меры по защите от коррозии проектом предусматри
вается окраска металлоконструкций лаком ХО-76 (ГОСТ 9355-61) в 4 
слоя по слою грунта ВЛ-С2 (ГОСТ 12707-77), что соответствует пе
речне материалов, разрешенных главным санитарно-эпидемиологическим 
управлением Юшистерства здравоохранения СССР для применения в 
практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, утверждённому 
18.11,77 за » 1805-77.

Для предотвращения обмерзания шугой металлические поверхности 
фильтрующих кассет поверх лека покрываются слоем гидрофобной ор
гано-силикатной краски 0C-I3CX ( Т7-84-725-78).

Для борьбы с биологическим обрастанием самотечных трубопрово
дов в проекте предусютренэ возможность подключения к водоприем
нику трубопроводов подачи хлорной воды.

В местах примыкания самотечных трубопроводов к водоприемнижу, 
для предотвращения от истирания наносами, рекомендуется футеровка 
трубопроводов деревянными рейками или защита их железобетонными 
обоймами, скорлупами и пр.

Решение вопросов общей компоновки узла водозаборных сооружений, 
хрепления дна реки у водоприемника, укладки самотечных трубопрово
дов и способа их подсоединения х водоприемнику, борьбы с биообрас- 
танием и составление проекта организации работ выполняются при при
вязке проекта к местным условия*.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЗЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

*

В типовом проекте учтены следующие работы по строительству 
водоприемниха:

отрывка хотлованэ и подготовка основания под водоприемник;
изготовление водоприемника, спуск на воду, загрузхэ ряжа хам-
нем, опускание в проектное положение;
засыпка камнем пазух котлована.
Объемы работ по устройству котлована учтены от горизонтальной 

поверхности планировхи у водоприемника.
Перед отрывкой хотлованэ выполняется водолазное обследование

дна.
Разработку котлована под водоприемник предусмотрено производить 

установкой УПГЫ-360 с доработкой грунта до проектных отметок гидро
монитором с помощью водолаза.

Отсыпха щебня в основание, загрузка ряжэ камнем и засыпка кам
нем пазух котловБка, после установки его в проектное положение^вы- 
полняется с плавсредств через бункер и трубы.

Поверхность отсыпки щебня и каменной засыпки подлежат, соответ
ственно, тщательному и грубому разравниванию водолазвми.

Проектом предусматриваются следующие детоды производства работ 
по изготовлению и установке водоприемника. До устройства берегового 
стапеля выполняется планировка береговой полосы -  срезка расти
тельного слоя бульдозером для надводной части и отсыпка щебнем о 
разравниванием водолазами для подводной части.

Ряжевый водоприемник собирается из брусьев не береговом стапе
ле, затем спускается на воду при помощи лебёдок и катером буксиру
ется к месту установки.

При отсутствии необходимых глубин ряжевый водоприемник собира
ется на берегу только на высоту, позволяющую спустить его. на воду 
(осадка до 1,0 м), заканчивают сборку ряжа на плаву.

Водоприемних, доведенный до места, расчаливают тросами, заве
денными на плавсредства, установленные на яхорях.

После этого осторожно и равномерно загружают ряж вручную кам
нем с барж и на тех же тросах погружают на тщательно выровненную 
подготовку. Затем окончательно загружают рях квмнем н выравнивают 
верх загрузки.

При привязке проекта в условиях Севера опускание водоприемни
ка рекомендуется выполнять со льда. Сборка ряжа производится непо
средственно на льду над местейустановки. Спуск ряжей выполняется 
либо со льдом, либо в готовую иайну.

Выбор механизмов и оборудования для подводной разработки грунта 
(при привязке денного типового проекта) должен быть согласован со 
специализированной строительной организацией, рыбной инспекцией и 
увязан с разработкой траншей для укладки самотечных трубопроводов.

При строительстве водоприемника используется установка 
УПШ-360, гидромонитор ВНАт50, буксиры 150 л .с ., плавкраны грузо
подъемностью 5 т и другие механизмы.

Продолжительность строительства водоприемниха ориентировочно 
2 мес.

Ведомость основных объемов работ

№
пп Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Примечание

I Устройство берегового стапеля шт. I
2 разработка котлована под водоприем

ник УП1М-360 м3 247
3 Доработка грунта водолазами с помо

щью гидромонитора м3 28
4 Устройство щебеночной подготовки м3 45
5 Сборка ряхе водоприемниха м3 36
б Заполнение ряжевой конструкции 

камнем м3 40
7 Обратная засыпка пазух котлована 

камнем м3 140
8 Трудовые затраты рабочей силы чел.

Ч8С
1410

Объёмы работ по стапелю приведены на листе ПЗ-З.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Привязка типового проекта производится о учетом требований 
СНиП 2.04.02-84, а также раздела 6 инструкции по типовому проек
тированию СИ 227-82 и ГОСТ 21.202-78 -  Правила оформления привязки 
проектной документации.

Основными исходными данными для привязки технологической частя 
проекта являотся:

-  расчетная производительность с учётом расширения;
-  топографические, инженерно-геологические, гидрологические, 

ихтиологические данные.
В зависимости от конкретных условий привязки уточняются гидрав

лические расчёты, объемы и методы производства работ, средства дос
тавки материалов и прочее.

4

б. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СЯДЫ
Водоприемник снабжен рыбоэащитным устройством в виде цилинд

рических кассет с мелкозернистым фильтром, надежно защищающим 
рыбную молодь от попадания в водоприемник.

Местоположение водоприемника и методы производства работ долж
ны согласовываться с государственными инспектирующими органами, что 
обеспечит соблюдение водоохранных мероприятий.

При привязке проекта выполняются расчеты по определению влия
ния зоны взмучивания на водоём при разработке котлована под водо
приемник.

Технология, оборудование, строительные решения, организация 
производства и труда нестоящего проекта соответствует новейшим дос
тижениям отечественной и зарубежной неуки и техники.

Таблица основных технико-эхономических показателей

Наименование работ
Ед.
изм.

По
проекту

По про-
1на1огу
т ян -и

Производительность мЗ/с 1.0 3,0
Площадь водоприемного фронта >£ 24,5 60,0
Сметная стоимость (обща*0 тыс.

руб*
17,19 72,70

в том числе строительно-монтажных работ то же 17,19 72,70
па I  мЗ/с производительности я 17,19 24,23
Трудозатраты построечные чел.ч 1344 4799
на I  мЗ/с производительности
Расход основных строительных материалов

то же 1344 1600

лесоматериалы м3 35,9 154,4
металл

на I  мЗ/с производительности
т 2.6 16,9

лесоматериалы м3 35,9 51.5
металл т 2.6 5.6

m.n. 3D1--/-39.& 6  " И З7ШЕ. баХшинс/ ЛЕГ
С/пмн*. На/пагеай
Рае. гр. ■fpMuwfa *М
P(/ff, 2Р. /?узб/ре£ < dfr 6одофиен*А/* дг/>А ftTWd/o 

pfipefati /роома&нтелб- 
poems#» г.0/гУс

Xawf<im
* *\гил Г о?.?у

Гк.спец ХазанцеХа додснил/еннар J&oucecr rjeenypot} СССР j
глнЛенинградские/ 
боЯахагнаррдоехлг

Нм.тд.ШнйШ 9*М
d£2££LТоноеана ft.tr

Сф г  0 1-0 f
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Ведомость основных объемов работ по стапелю

Pf/nn. Наименование работ Едияч. Кол-ва Рринечамие

Планировка. беоеговаи полосы
i соезка растительного слоя d/льдозеоом н 3 75*

г Отсыпка шеРнем подводной vaenru м ’ *5

J Гоу dee разравнивание водолазами tueddnou-
hoi J отсыпки м* МО

4 !i*i игт /$V)?i!1I
м9 Z2

доски в  - 20 с н м9 09
F Устройство спусковых дорожек на deoeroBod

части м 99
dee Она строительные Ф20ем м9 9.0

€ Устройство списковых дооокеек вподводной
части пм ГГ

ГоёВна строительные 42дем н 3 ts

\
Ч Схема установки водоприемника.

Тположение водоприемника 
’на йереговом стапеле

-  положение водоприемника- rJ -
на cm сноб ом стапеле / остана ока Водоприемника/  на плод* о cm Pop

r / ~ — I
Мш*. 9онни и. о1 Плавсредства, установленные на якорях f условно

не показаны.

Установка водоприемника 
в  проектное положение m .n. dOJ-f-39.86 -/73

Ст.техшьПглудиова. J ojS oi.ff Водоприемник деревянный 
ряжссВый производитель
ностью /,{7А* */с

Стадия Лист /ист а Л
Вед, инке. 
Рук.гр.

КонаооВа
Гонишода

~ г г т

~пй Р 3
Н. контр- Ернии/оВа Jj/.Ул Пояснительная записка, 

(окончание)
Госстрой СССР 

Г ПИ Ленинградский 
8 сдо канал проект

гнп велжеВ bfif)
Нач.ат9. SamBod п и

/ г
*<т. НошниГа Ср 701-0 /  9орнат AZ



BSo значение Н аим енование Примечание

- ТХ Технологическая часть

-к а Конструкции дереВянные

Ведомость осноВных комплектов чертежей

В ед о м о ст ь  чертежей осноВного комплекта Т Х

Jucm На и м ен о В а  м ие Примечание

1 Общие данные

Z План . разрезы  / - / ;  2  ~ 2 ; 3 -3

3 ф рагм ент  плана { .  У з л ы  Г - / у

Настоящий проект разработан S соответствии с Вехктбзкхципи нор 
томи и правилами.

Глаённи инженер проекта В&<-
г —

SconeВ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О So з на чение НаименоВание Принечание

Поилагаемые документы

-rx .c n Спецификация оборхдаВания
-ТХ.дМ Ведомость потребности В

материалах
МВ. 1.00 Кассета иилиндричеекал fSOOxfJOO
мв. г. оо Патрубок Вихре Вой

Та. if  лица асноВных показателей

НаименоВание показателя
Ед.

иум.
Величина
показате

ля
Примечание

Площадь Водоприемного фронта. M Z 2Л,50

Скорость Втекания Воды В  фильтр:

при нормальных УслоВиях эксплуатации м /с 0,10

В аВариином режиме и при обратной про- 
мыВке " / с 0,12

Сметная стоимость тыс.
pxS. 17*19

Удельные капитальные Вложения на f  м 9 
суточной производительности руд. 0,20

Одщие указания

УстаноВка цилиндрических кассет Выполняется В  заВисимасти от 

напраВления течения Воды Вреке f  сн. лист 3 ).

UmS. к:

Poof.
Ift&L-
Слт.инхс
fXK.rp.-.
BLmnp
ГИЛ
CSJOfiL
Ha to m3.
Гленей

Всзкс/KoS
ЗаЗилина
Матакад
ЛУЗыреП
Ееляед

ВцмникоЗ
Томилина

ft:ш
&3L
2^2- 99.к

КазанцеРа У//У>-у

д Щ  °*щие Зонные

/оМ'
№Ь
0SJ5
9Щ

Прибязан

т.сР0/-/-зд.8б  -ТХ

Водоприемник ЗереЗяннш)
рятиеВый производитель*
настыл

Gsste JiiiSL AuemoS

Госстрой СССР 
СПИ Ленинградский 

Водоканалпроект

кол. МвшкоЗп С Ф 701*0/ Р&негг *2.
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Щебеночная подготовка,

ч
ч
i .
<
§

Разрез 2~2

Мин, зим ний нр. б. у / ~

П л а н
(кассетыусловно не показаны)

' Г 1>

1 г

7

Разрез 3 - 3

Ж

Разрез 4 -4

Мин, зимнии у р .£.

т л . $ o i - / - j £ £ s  - 7 'X

Hoof МХсгкоВ- 07.41
Прибязан Цмхенер ВаВилина н и QJ.8S Водоприемник дереВянный 

р я ж е  ёый производитель -  
ностью /,О м  3/с .

Стадия Лист Листов
Cm инж. Мота ко В Э'ТГ*’ № Р ZРык. гр. Рузь/реё D3.lt
И. контр. Утидилим лГ/иЛ tтОАч План, разрезы i-1) 

2-2j3 - 3 ;  4-4
Госстрой СССР 

ГПН Ленинградский 
ЯОДОКЛНАЛПРОЕКТ

ГИП беляеВ м ъ
ш т т Начотд. ВинникоВ ± 2 L РВЯ

с р  M - 0 S Формат A Z
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I

Фрагмент плана / 

по "йт.мА/.ю-л/ Напрабление течения

по черт. МВ. /. QQ

Вбить клинья

Направление г те чения

М  1:5

I *  Размеры для справок.

2, Выталкивающая сила р авна  89кг.
3. Фрагмент плана /  приведен для направления 

вправот ечения

т./>. # 0 1 - / -3 Q , g £ - т х

/7л». шЛГш ШЯОАЛ

I

Якоблеба во& Водоприемник депеВяиниЛ
Проб. 
Pi/к. гр. 
Н контр.

$иноградо8& 
КараВаеВ а лк/,.

sm
'д J/T wrv «/ Ш-AS€Г(7/г/гЛгф/(/

рямсебыи производитель- 
костью ё,0м3/с

Ш4ол\ Лист \JucmaS

/’ M l
Наъотд.

\OQQoOeo0
Накаооб ГЛ***/

>}*5ь'
**М Фрагмент плана fm 

Узлы I -J Z
Гтестрои СССР I/*пЬЛ #■>---- # 1

UhSN* ГИП ВеляеВ *"П •*ежлн*р*&цС4м, 1
еоАоклнллрролжт 1

Ф  70 О /



Позиция Наименование и техническая характеристика одархдобания и материалов.
Забей иъгатабителс (See импортного едархдобания - страна, рирма).

Тип. марка 
одархдабания.

Обозначение 
документа и 

номер 
опросного 

киста.

Единица
измерение Кед 

забода- 
изготобцтеяя

Кед
е/орхдобания., 
материала

Цена
единицу

едерхдоба-
ния

лит рхд.

Коли-
чеетбо

Масса
единицу
одорхдо-
бания

кг

Наине-
чобание

Ход

1 г 3 4 S 6 7 б S /0

ОборидоВание и материалы, пастабляемые подрядником

/ Патоубак бихоебаи MBZOO шт. 70S t 2260

Z 1 1 1 1 М3.2.00-Of шт. 706 / 2260

3

!11I MB.f.00 шт. 706 4 0/8
MB.f.OO-Of шт. 706 4 0/8

бРоб. б о ус а с о б 09. i f
Оп т у . в а б о л и н а & S L - а З М

Прибяяам Cm. и н к е М а т а  к о д aw- o<w
P x K .rp L . К а р а б а е б а Ш - Ш £
Ру к . г р . О х э ы р е б  ‘ 

foftudi/AUHo ~ Я с и Г
М Ц
ep.esН. контр

c m _ д е л р е б W
и н б .Н * Н а ч .о тд . В и н н и к а б Ж и

/77. /7. 3 01 ' <$6 ~ ТХ , СО

Спецификация
оборудования

Стадия /и е т Л и е т а б
Р t
Госстрой СССР 

ГПИ ОенинграбскиО 
Зодокамал/техент

ко л . Г/аи>Аа/а РФ 701-0 / ФаомсТгтг 02
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Ведомость чер/пелсеВ оснаВнога комплекта ВД.

Диет Наименование Оримечание

f Общие данные
2 План , разрезы /-/; Z -2 ; 3 -3
3 Разрезы б -4  '> S '-5"; 6-6. Водь/ Л :О ; б
4 Узлы Т;Т;Ж . Планы, разрезы. Детали
5 Раскладка брусьеВ по рядам. Ряды Л //
6 Раскладка брусьеВ по рядам. Ряды /2-/Д.
7 Спецификация

_______ <0

УслоВные обозначения-.

ДреВесина поперек Волокон

ДреВесина Вдоль Волокон

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение ПаименаВание Примечание

Прилагаемые документы
-КД.8Н Ведомость потребности S на -

те р  иола х
мз. 3.00 НапраВляющие
М8.0.Of ОбшиВка /
MB.OOZ ОбшиВка 2
Н8.0.03 ОбшиВка 3
А18004 Уголак
At8.ff.0S В олт magxl

A1S006 ШВеллер

Общие указания
f. Лесоматериалы для изготоВления, ВоЗаприемникоВ необходимо 
применять хВоиных перед fсорта ах/тВятстВующихАЮСТ2ЧЧ5Ч~60 и 
ГОСТЫ 8G-G6.
г. Ширина годичных слоеВ В дребесине должна быть не более бмм9 
а содержание В них поздней дребесины -  не менее 20*/».
3. Применение лесопиломатериалоВ> пораженных гнилью и иерВато- 
чиноб% не допускается.
4. Диаметр сВерления атВерстий должен быть на $/& меньше диамет
ра нагеля ( А5,2мм)9 а глубина отберстий должна раВнятьея полнаб 
длине нагеля.
5. Перекрытия, пал и стены ВихреВых камер Выполняются етщатель
ной пбдготаВкой брусьеВ и досок.
G ВихреВые патрубки устанаВлиВаются В Водоприемник одновремен
но е рубкой ряхеа.

&S&£S2flgtSbfe***^

ПюСный №™&Wt>potw:jBg^^<,.g.Saai;g

Придязан

им В. АП

ап. А}. Во1'1тВ9.В6 ~КЛflood. бохгакоВ 09.it
(АнхсемерВадц/шна *4«А *з.к
Стиняо.МатакоВ bv-r09.Н

Г НО

Пузыре8 <
Xtotmmk
беляеб

csf(
М1&
еш

Водоприемник дереВянныб 
ряжеВый производитель
ностью АОм э/с

Опаду* Лист Juemaff
Р А 7

Гхспеи. КазаниеВо 04. яС
Общие данные

Госстрой СССР 
ayim ленинградский
водоканалпроекгп

дачлтд динникоб пи
Гл.еоеи Топилина Шшй /ff.fi

лею. Моюпгба. &Ф 7рН'Л/________Формат Л2
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Разрез 4 - 4

Разрез 5 - 5

В и д  А

Разрез 6 -5

гзоо /950

Вид Б

/950 /950 1950 2ЭО0_

Вид  В

■V

т./>. 8 0 Н -3 9 .& 6  — К Д

Про?. бохсгхо? t>JA
"привязан

1/нхс-
ГгТГ.иМ7*

Вавилина
Матахоо

о/. 9с Водоприемник деревянный 
ряхсебый производитель- 
мастью /,ому/с

(Шдия Раст ЛиетВ
Р  3Рук. гр. Пузьюев 2̂ =Lот

Н.*онтр:Xam/dt/KM ofMРазрез ь/ 4 -4 ; 5 '5 ;  6-6. 
Ви& ь/ А ; 6 ; 6

/ оестрои СССР 
ГПИЛенинградский 
Водоканалпроек/п

ГИЛ' 5еляе5 ' Ф ?
ч ы Ы Нач.о/пд. Виннихав OJM

хо/Т. fftru/Jeafo___ CP 1$p0f Фоома/я PZ
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Ц

I

Ч>
<ъ
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I*

Iл:"
*

Разрез /-/

Соединение ЯрисьеВ В  пересечениях 

Разрез 2 -2

Соединение продольных &р*сьеВ

Щ  ̂2
ggjlg 4Ш Ш Ш

- / ш к Придямн

ЦнС.ЛЛ

Проб.
Uh x c -Cm а
Рул.гр.
Н. контр
ГИЛ
Начатд.

вожаков
ва&шинаИагпакод
ДшшИХаншлим
деля?#..
винникод Й2

С'). И

тл № 4 -3 9 .8 6  “КД

водоприемник дере&янный 
1Щ5 ряэигоыи лроиз&одите/гб-ни НОСПГ6Н7 f,0Cf3/C

Стадия

221* Узлы Т; 1;Ш. Планы, 
&& разрезы. Детали

£а*т. Лиг то £

Росст рой СССР 
ГЛИ Ленинградский 
водоканал проект

ява. МшкаЛа i?  rof-o/ Формат Л 2
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н#

А*
*/к

дл
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оЗ
пи

м
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fft
r/n

cr
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В
за

ни
нё

йк

Ч

4
4

58

?
I
$

p * d H

e*M5o €*2800 €•5250

г-М^М

€4150 €•2000

:!lr±z i : i

/*•0*50 Ф 4 Ч>

§11*50 •5250

Ряд  П
€•5000

€•*900

/jb_______  €•6000 €'$soo
VI! ~  »■ lJ--------  —
f ’t™

€•*700

€•€00

3------- fc
ТГ 

€•1100

’>

€•*500

Ряд 15

€ •*300
€•5000

Р я д  /4
€ 4900 €•/300 €•5000

Ряд /7
e - tm

Р я д  15 Ряд 18

€•*900 € •*9 00 € •2 2 0 0 €•2200

€•5000
Ряд 16

€•*900

€•5000

€ ‘ *300

€•1700 \  \---------Ч \9<
Сшсии

J
l / e ^ r n L

Ж Ь f  T T l f 1 i ч <

/  S—  ..

и u U 1

€•5000 €‘6500 3------- а л
\  ь 4 /

<?- пса

f M J L !

Ж
I*  \€ -/зо о

€•*300 /

П7./7. 9 0 P  / -  3 9 . 8 6  - к д

Про# боосако#. *3.2i
Ррибязан Чнжемео Воёилина 4б -з 03 ft Водоприемник деребянныи 

ряж ебый производитель-  
костью  *, О м3/ с

Сяюдия Лиет ЛшгтуоЁ
Стмнм. Матакоб cist

р 6Рук. ер. Пузыре# Otfl
Н-контр. Kani&pwc* Я Щ 33.&S Раскладка брусьсё по 

рядам. Ряды  н -  /е
Г*с«т роц СССР 

ГПИЯенинераЗекид 
ВОД 0КАНАЛПР01К1

ги п беляеб •W/4t*T f4.l<
UhS-H* Начшд. Винника&

CP IdPOJ <5>ллнат ЯР



Марка,
пол. Обозначение Наименование бол. Ноеса

ед,*г
Приме
чание

Деревянные '1 изделия

1 Г0СТ2Ш-66;2Ш4 -20 брус 175x175 33м*

e-soo /2

в’ 800 27
е -1200 4

6*1225 /6
6-1250 32
в*/300 2

е-ш о 20
е*т о /2
е-1750 34

6-/300 24
€*2000 г
6-2100 /0

е-г/so 8
6-2200 20
6-2250 4

6-2750 6

6-2200 20
6-3/50 7

6-3250 /5

6-3700 г

6-3225 14
е -ш о 2
6-4500 2
6-5000 14
6-5250 50
6-6000 5

6-6/50 7
6*6500 12

Морка}
поз. Обозначение Наименование Кол. Массе

ед̂ кг
Приме
чание

г Г0СТ2Ш-66; 24454-20 Доска 175 xso 45м3

3 ГО ОТ9463-72 бревно Ф200 0,4мл

ч гост$4бз-7г Пластина Ф200/2 1,0h s

Металл ические из бел ил

5 lid  0.05 болт М  16 х 580 22 I/O

6 МВ. 0.05-01 болт М16 хроо 39/ 0.26

7 ГОСТ 7792-70 болт М 16x2/0.36 /20 0.36

8 ГОСТ 7798-70 болт М16х#о. 36 10 0 /0

3 Г0С Т5915-70 Гайке/ М  16.4 543 0.03

10 ГОС Г 6958-70 Ш айба 16 8/0 0.06

11 ГОСТг53О-70 7/агель Ф 16x440 500 0.70

12 ГОСТ4028-63 Гвозди Г 5 л 120 4кг

13 ГОСТ 4023-63 Гвозди Гб *800 7кг

14 МВ. 3.00 Направляющие 8 2/5.0

15 мв. о. 04 Уголок Ю 1.2

16 МВ. 0.06 Ш ве л л ер S 24.0

17 МВ. 0.01 Обшивка 1 г ш

18 мв.о.ог Обшивка 2 2 74.0

19 МВ. 0.03 Обшивка 3 г 74.0

т.о. S ot-f- З Ш  - К Л

Пров. вожаков Of.tf
Приблзан 1/нж. Вавилина iU t °Xtl Водоприемник деревянный 

ряжевый производитель- пость/о 1,0 м31с
Гпадил Лист Листов

Ст.инзк. //атаков Ш5
6 7Рук. гр. Пнзырев ot.tr

НконтоХа Никулина/ХлЛ Q9M
Спецификации

Госстрой СССР 
ГЛИ Ленинградский 
бОДОКАНАЛПРОЕКГ

Гамнжлр Беляев <ое̂ у>of.fy
v*i. № Нач.отдВинников £±й

dtp 701-0/
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Рис. 2
Остальное- см. рис. /

□

H359CZLL.

JP
/

О Привязан

Ш-в*.

I
1*** 4 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о ва н и е 4

Гриме-
чечене

MB to o

Р и с ./

Стандартные изделия

( E cu m tim sm m crm tz , 20

2 гайкаН(0.50(( ГОСТ59(5-70 20

3 Шайба. Ш б5Ггесто2-7о 20

М атери алы

0 И,,,. W  ГОСТZSS0-7f

г  Cm3 ГОСТ535-79 (Sm 0.9кг

ПП,ГГ}. га с гт-7 6

П0ЖЬ1 Cm3 Г0СТ535-79

5 5x20 6,0н 4.7кг

6 5x40 f?tOH (8.8кг

7 6*70 t]5н 2 (3кг

8 6x95 3,8м (656кг

9 Цист Б 'еГОСТ1ЭМЗ-7<>
Cm3 ГОСТ(4637-79 7/Jri 542кг

(0 вист 08606 ГОСТ8706- 78 5,65л* 97.5кг

(( вроюиль (60*(20*6Т936'228Т2й
Jpm id ScnЗепГОСГШ -7/ 5f6n (49,4кг

(2 Керамзит -500реакции

20+40пн ГОСТ9759-83 т кг

(срг сГ * Ш ,А ?  5РакЧи̂

М В(.00-0(

Ри с. 2

fт о  эссе к а к  д л я M Bt.O O )

Обозначение Рис.

м в/.оо /
-01 Z

I * Размеры  Оля справок.
г. Предельные отклонения размеров: о тверсти й  - Н (4у валов-/i/4t 

остальны х  -
3 Сварку производить па ГОСТ5264-80 электродами 342ГОСГ9467-75. 

К а т е т  шва равен  наименьш ей толщ ине свариваемых 
элем ен тов '.

4 Коров проверить на герм етичность. П ротечки  не  
допускаю тся.

5. Кассету покрыть слоем грунта 0У(-02 ГОСТ(2707-777 
затем органо -  силикатной краской ОС-(2- О/ ТО-84- 725-70 
в  один слой по четырем слоям лака ХС- 70 ГОСТ9355-8/.

/77. /7. S -3 9 .6 6  М В  1.00

Кассета
цилиндрическая

(500x7300

Масса
5(80 МО

Лист 1 Л исто О ~7
Госст рой СССР 

ГП К  Л енинградский 
вод окан ал п р оект
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Рис. 2
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Стандоотные изделия

1 бол т 7127*20.52 0/7
ГОСТ 7792-70 24 *45*'/Зкг

2 Гайка М27.5  077
ГОСТ5375-70 24 *0,163£кг

3 Ш айба г?.65ПО И
ГОСТ 6402 -70 24* 0.0564.3кг
Фл ОНЦЬ/ ГОСТ12820-20

4 1 -5 0 -1 0 7 2.06 кг
5 7-300-2.5 7 44.2 кг
6 Прокладка Л -300-2,5

ГОСТ 15120-70 1

М ат ериал ь/

лисяш ГОСТ 13903-74
А Ст. 3  ГОСТ74637-73

7 70 43* № хг
8 36 218 кг

_ г ГОСТ 70704-76/ридЫ ... "
Cm. 3 ГОСТ10705-20

9 57*4 4*7* 24кг
10 920x10 65* 1460кг

МВ. 2.00-01
Рис. 2

/ то лее к а к для М8.2.00)

/ .  Размерь/ для спраёок.
2 Неуказанные предельные отклонения размероё- 

от ёер cm и и ~ Hf4f ёалоё-Ь/4, остальных г~~.
3. Сёарку произёодить электродами 642 ГОСТ3467-75. 

Труды ёарить по ГОСТ 76037-SO. Листь/ Зорить по  

ГОСТ5264-80. Катет ш ёа раёен наименьшей толщине 

сёариёаемых элементоё.
4. Металлоконструкцию покрыть лакам ОС С -76 ГОСТ 

3355-27 6 4 слоя па слон? грунта ВЛ-02 ГОСТ12707-77

Пробном

U *8 . №

Проб.
Рык. *Р -

ГИП

Орлоба
Вш/ряН
{(а р а б а  е б а

H tL Q tiT p  К а р о б а е б а  
Нач. отд Омдобойноба

Оеляеб

щ .

Ш и

х*?- тч
9ЧР

чипММ-
£fL

/7 7 .0 . З М -/-М .8 6

Патрубок бихребой

Мб. 2.00
С гадаяМассаМасштаб

Р 2260 Г 50

J/ист | Л ист об 1
Госстрой СССР Г ПИ Ленинградец ио

вОАоклнллпроект
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_____ mo

ГОеТ52бЦ-80-Т2-̂ 5

53 от 8. ФЯО

1
М Г 5

SO

1

T0CT526U -SO-T2- Ь>5

Прислан

UhS.N*

]
ъ
4 1 0воз н а ч ж ни * Ноим*но ёани9 i

Прима-
гони*

Материалы

/ л 10 ГОСТ№03-74
СтЗГОСТ14б37-79 о,иА 8,63кг

2 /Л__ Г-75х 75*6ГОСТ2509-72иголок
Cm3 ГОСТ535 -79 Мн 44,1кг

3 ,гл М впгосгто-пшоеллео
г  СтЗГОСТ535-79 8.1м 160,4кг

1. *  Размер для справок.

2. Сборку производить по ГОСТ5264-80 электродами Э42 
ГОСТ9467-75. Катет шВа раВен 5 мм.

3. Предельные отклонения размеров•• отверстии -///4, 

волоВ-ЬМ, остальных -  ± ~

4. Отверстия Ф 20 мм сверлить в  своре водоприемника.

5. Металлоконструкцию покрыть лаком Х С -76 

ГОСТ9355-81 6  4 слоя по слою грунт а ЗА '02  

ГОСТ12707-77.

Разрсгб
П роб.

&*■ У
Н.КОМТр.
Нач.о/пд.
ГИП

Якоблеёа
9инограЗоб1
К ар аб аеб а
Као а  б ае6а
М а кар о б
Бвлзеб

ЮЛ-

9.0Ь&

/77-/7. & /-/-3 J . 8 6  М В . J. 0 0

Направляющие

СтадияКасса КосштаГ

Р 215 Г20
Лист \Jtucmo6 1

Госстрой СССР Г ПИ Ленинградская
золоклнАЛПРсект





UhS. Н̂подл Подпись и дота \Взон.инб.Н!
/77./?. ^ 7 /'“ .& ? л г

СтадияМ а с с а Масштаб

Л и с т  1 Л и с т о б
Г о с с т р о й  С С С Р  f  

Г Г Ш  Л е н и н г р а д с к и й  
В О Д  О КА НАЛ ПРОБ Г

Пробелам

UhS.N9-

Я льЗ а м Т "

% ь

,£т6х<М9.
ПО контуру

I Размеры для спрабок.
2. Неуказанные предельные отклонения размероб- 

отберстий -  ///4, балоб-Д/4, остальных 2.
3. Деталь покрыть лаком JCC-76 ГОСТ9355-2/ S 4 слоя по 

слот грунта 9А -0 2  ГОСГ/2707 -77

Про£
Рук, гр.
Ч. контр

ГИП

РозроЪ Ора р6а
В и м о г р а д о / о

Карабаеба
K o p a ia e ig

Н о ч .о т д . Г р а д о б о и н о б о

бете6

чЛ- юз»

<ТЛР-
У/У

Прибило*

Онб.К*

МВ. 0 .0 6

Шбел л ер

*0 ГОСГ2240-72  
ШВеллер ̂  j ГОСГ535-79

Стад и лМасса Масштаб

Р 24,0 1 5
Лист I Лйстоб /

ГУССграи СССР 
MU Ленинградской 
ВОАОКАНАЛПРОЕКТ

II4
05о з на v с м и е Наине но Вами е 4

.Примера
ми*

Материалы

/ . . .  -  35ГОСГ2591-71KooopomZСт.ЗГОСТ535-79 0,13 кг

Переменные данные для исполнений

МВ. 0.05

Материалы

2 16 ГОСТ 2590-71
'We Ст.ЗГО0Т535-79

e-s7U opt кг

МВ. 0.05-0!
Материалы

2 fSrocTtsao- 7/
Cm. 3 ГОГ Г535-79

е*394 Ц63

О г
&
Ф/б*

Ц .

М16

>>гг
V

ГОСГ16037-20 - УZ-K 5

Обозначение
Размеры б нм

Ноеса, кге L

Мд. 0.05 ЮО 520 и

-01 66 400 0,26

36'

1. ^Размеры для епрабок.
2. Неуказанные предельные отклонено* размероб» 

/7  отберстий ~Н/4, Рол об-/?/4, остальных
л  Сборку произбодить злектродом Э4г 

ГОСТ 94 6  7-75.
О.Детали покрыть лаком ХС-76 ГОСТ 
S355'2/ б  4 слоя по слозо грунта 
В А-О2 ГОСТ /2707-77.

рриблл

1/нб.Ыг

BesL
Р у к , тр.

НкОёГВ.

Раз раб. Орлоба
5и*огродэ?(.
бара/ос/ет

Hovcrd.
ГК/?

бара/ае/а
ГредобобноЬй
Сеплсб

-±&Г
/ЗМ- 'ГСП,
era***, of л

еычw.v

ef.es

m. /7. & >/-/-3£ мв. О. OS

Болт Mf6 xL
Стадия Н о е с а

ем.пнтбл.

Масштаб

Лист I Лис то/ }
Госстрой СССР ГГШ Ленинградский 

В О ЛО К А НАЛ ПРОЕКТ



М
 _ 

-п
од

 
П

р
 Г

Г 
Т

кр
Ы

 
/7
7. 

О,
 

/-J
.Q

. 
3

6
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

Л
л

ьЗ
о

м
Х

Рис.1

остальное -  см. рис. /

ш

\

Обозначение Рос.

т ш 1

-01 г

п п

1 1
к
§ О бозначение Р аи  менобсгмие 1

Приме
чание

MS. 4.06
Рис. /

Матеоиаль /

1 и tO Г0СТ2590-7/
l 'r y w  Cm. ЗГ0СТ535-79 Q6 к г

ГОСТf03-76
"  Ст.З ГОСТ535-79

2 6ж 70 W * t 0.45кг
3 6Ж95 3,8м 16,98кГ
4 Лист ПВ606Г0СТ2706-78 73,4 К Г

5 „ Л ., „  гпгосгггм-7гШбеллер ^
г  Cm 3Г0СГ535-79 / д а 840кг

6 Керамзит -5 0 0  фрак-
ции 2 0 + 4 0 мм
ГОСТ9759-83
/с рассебом до фрак-
ции 25+30мн) 90 кг

М В .4 .0 0 -0 /
Рис. г .

f f o  ж е  к а к  для М8.4.00)

тг
/. Размерь/ Л*.* cnpaSoK

2. Предельные отклонения размеров: om fepcm uu-f//4t
бал о б  остальных ~~ ~ 2^.

3. Сборку Производить по ГОСТ 5264-80 электродами 

942  ГОСТ94 6  7-75. /Ка/пет  шбо р аб ен  наименьшей 

толщине сбарибаемь/х олементоб.

4. Кассет у покрыть слоем грунта ВЛ~02 Г0СТ/2707-77, 

затем органо-силикатной краской ОС-/2 Of Г У-84-725-78'

6  один слои по четь/рем слоям лака ХС-76 ГОСТ9355-8/.

т. л. JO f* ЛЗК (6S  МВ. Ц.00

Кассета

7 0 ? 'л  А

Ст адия М а сса М а сш т .

Р 210 /МО

Л и ст I Л и с т о В  1

Г о с с т р о й  С С С Р  е
ГОИ Ленинградский

Ъ О Д О КА Н А Л П Р О ЕКТ
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