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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

90I-2-GC Альбом 17
Водопроводная насосная станция второго 
подъема производительностью 43 и 90

Содержание альбома Листов I Лист I

Д О Части проекта Индекс Количество Д О
пл листов стр.

I Технологическая ТВ 22 4
2 Водопровод и канализация ВК 9 26
3 Механическая ТМ 7 36

4 Сантехническая ОВ 15 44
5 Электротехническая ЭО 12 60

6 Автоматизация ЭА 24 74

Главный инженер института 
Главный инженер проекта

Г. БОНДАРЕНКО 
Е.ИВАНОВ
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Союзводоканалнгсщроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
9Ш- 2-60 « * »  1У

1972г. Водопроводная насосная станция второго
подъема производительностью 43 и 90 

мЗ/час

Перечень заказных спецификаций техноло
гической части Листов I Ллст I

№
RII

Наименование заказных спецификаций Шифр спецификации Количество листов

I - . .  J2_ ____________________  ___________ ____ . 4 ______

I Технологическое оборудование TB-3C0/I 2/2
2 Подъемно-транспортное оборудование ТВ-ЗСО/2 1/1
3 Трубопроводная арматура тв-зсо/з 3/3

4 Трубы и фасонные части ТВ-ЗС1̂ 1 3/3
5 Комплектующие изделия ТВ-ЗСМ/2 2/2

Примечание: В числителе показатель производительности 90 мЗ/час,в знаменателе-43м3/час

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Е. ИВАНОВ 
В.ГЕРАСИМОВ
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Союз;1водокашшгоипроект 

Харьковский 
•каналцроект 
1972г.

Типовой проект 
901-2-60 альбом 17

Водопооводная насосная станция второго подъема 
производительностью 90 мЗ/час

Заказная спецификация TB-300/I на техноло
гическое оборудование

Листов 2 Лист I

J5J5 ВДр по Наименование и техничес- Тип, J& Завод. Ед. к-во Ма- Вес кг
пп общесо- кая характеристика ос- марка поз. изгото- изм. те- р-™. ох™»*

юзной новного и комшгектукзце- каталог, по ват./для ри-
класифз- го оборудования,приборов, № черте- техн. импорт- ал
кацщ арматуры, кабельных и жа схема ного

других изделий оборуд.
страна
форма

Насос центробежный 0=
90 мЗ/час Н=54 и с 
электродвигателем Г-=22 
квт. п=2900 об/мин в 
комплекте о фундамент
ной плитой,ответными 
фланцами, болта,ж, гайка- 
ми, прокладками

Катайский
насосный
завод пгг 2 209,50 412,0

СТОИМОСТЬ по 
СМЕТЕ':

Елин, общая 
т.руб



901-2-60 Альбом 1У
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Листав 2 Лист 2

1 - _ 2 _______ 2 4 _____5_____ & ________ 7_____ 8_____ 2 -  -IQ - I I  -  .1 2  -  -  13,

2
Насос иентробетшй О=180м3/ 
час Я=83 м с электродвига
телем №=75 квт п=2080 об/глин 
в комплекте с фундаментной 
плитой,ответными фланца!, 
болтами, гайками, прокладка-««г,

А0282'Г.П1
Л1шгидро- шт 2 661,30 1322,60
май

3 Наксос центробежный самовса
сывающий Q=8 мЗ/час Н=16г.т 
с электродвигателем Ju=4 
квт п=2900 об/мин д 12-2

Кусинекий
насосный
завод шт 2 150,0 300,0

Главный шшенер проекта 
Начальник отдела 
Составила

Е. Иванов
B. Герасимов
C. Береговая



С0ЮЗВ0 ДОКА НАЛ НИ ИПРОЕКТ Типовой лроент
Харьновский 901-2-60 л львом /г

Водоканалпроент 
1972 г«

Водопроводная насосная станция 
второго подъема, производительность!) 

90 мЗ/час
Заказная спецификация TB-3C0/I на 
подъемно-транспортное оборудование

Листов 1 Лист!

№№ Шифр Наименование и техниче-
пп по сная характеристика ос-

обще нового и комплентующо-
союзной го оборудования, прибо-
класси ров, аоматуры, кабельных 
фикации и других изделий

I 2 3

Тип, tenо- Завод- Ед.
марка, зиц. и8гог. изм,
ката- по /для
лог, гахн. импорт
№ чертежа схеме ного

оборуд.
страна
форма/

4 5 6 7 8

К-во Ма- Вес /к г /  Стоимость по 
1б смете
ри Ед. Общий 
ал Един. Общая

руб т.р .

9 10 I I  12 18

I . Кран-балка подвесная руч
ная, грузоподъемностью I 
тонна, длиной 5м и консо
лями 0,4 м

Красно- 
гвардей 
сний кра 
новый
завод шт

/ Главный инженер проекта 
Начальник отделаСоставила f

I 315,0 815,0

Е.Иванов
B. Герасимов
C. Береговая
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С0ЮЗВ0Д0К А НА ЛНИ ИПРО ЕКТ Типовой проект
Харьковский 901-2-60 Альвоту

Водонаналпроенх
1972 г. Водрпроводная насосная станция

второго производительностью 90 мЗ/чао

Заказная спецификация TB-3C0/I ва _
трубопроводную арматуру Листов 3  Лист х

№ Шифр Наименование и техниче- 
пп по ская характеристика ос

обою вовного и комплонтуюцо- 
ооюзн го оборудования, прибо- 
улао- ров, ариатуры, ваболь- 
ОИфИК. них И других изделий

Тил, te по Завод Ед. К-во Ма
марка. зиции И8ГОТО изм. те
на та по витоль ри
л о го
чертеха

техн.
схеме

/для
импорт.
оборуд.
страна
форма/

ал

Зво /ИГ/
Един.

иэи.

Стоимоть по 
сиотв

Общий Един.
руб

Общая
т.р.

I 2 ST *------5------- 5------- 7---- 8---- 9— ГО------П------ П------- IS1

I Задвгхка параллельная с
выдвихвыи шпинделей ду=250 
Пу*10 нг/си2 с двумя ответ
ный и фланцами, Солтаии, 
гайками, прокладкаии ЗОчббр

Дувае-
вецкий вт 2 209,62 419,24



8

901*2-60 Альбом 17

I -г  з 4

2 Задвижка параллельная с ЗОчббр
выдвижным шпинделем Ду»250 
Ру*10 к г /см2 с одним ответ
ным фланцем, болтами, гай
ками, прокладками

8 Задвижка параллельная с ЗОчббр
выдвижным шпинделем Ду»200 
1У*Ю кг/см2 с двумя ответ
ными фланцами,болтами,гай
ками, прокладками

4 Задвижка параллельная с вы- ЗОчббр
движным шпинделем Ду-200 
Ity*10 кг/смг с одним ответ
ным фланцем, болтами, гай
ками, прокладками

5 . Задвижка параллельная с вы- ЗОчббр
движным шпинделем Ду» Г50 
IVе Ю кг/см2 с одним ответ
ным фланцем, болтами, гай
ками, прокладками

ТВ-ВСО/! Листов 3 Лист 2

5 6 7 8 9 10 И

шт 2 194,3! 388,62

■* 4 ! 46,24 584,96

Дунае- шт 4 133,62 542,48
вецкнй 
арматур

ный вавод

шт 2 85,81 171,62

12 13



9
901*2-60 Альбом IУ
_ а  з

ТВ-ЗСО/1 

4 5 б"

Листов 3

7 8 3

Лис* 3

То 12 13

6 Клапан обратный поворотный 
ДУ-200 Ру«1б к г /с м2 с одним 
ответным фланцем, болтами, 
гайками, прокладками

!9ч16р Чуфаров- ит 
ский ар
матурный 

вавод

2 121,30 242,60

7 Клапан обратный поворотный 
Ду-150 Ру-1бкг/см2 с одним 
ответным фланцем, болтами, 
гайками, прокладками

19ч!6р Кролевец- ит 
кий арма
турный 
вавод

2 81,93 168 89

8 Клапан обратный поворотный 
Ду«80 Ру-16 к г /с м2 с двумя 
ответными фланцами, болта
ми, гайками, прокладками

!9ч!бр - " -  ИТ 1 43,82 48,82

Главны* инженер п р о е к т * ^ ^ ^ £ ^ _1
Начальник отдела 
С ост авила

Е, Иванов

B. Герасимов

C. Береговая
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Соювнодоканалниипроект 

Харьковский 
Водоканалпроект

1972 г .

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ро 1-2-60 *'Ь*0/4 / /

Водопроводная насосная станция 
второго подъема,производитель
ностью 90 м3/час

Закааная спецификация TB-3CM/I на 
трубы и фасонные части Листов 3 Лист I

Н  Шифр Наименование и техниче Тип, * Завод- Еди Ко- Ма- Вес в кг Стоимость
пп по ская характеристика ос марка, по Ивгото- ни ли- те по смете

обще новного и комплектующего ката зи витель ца ме- ри- — ~

союз оборудования, приборов, лог, ции /для М8- ст- ал еди об еди- об-
ной арматуры, кабельных и 1 по импорт. ме- во ни- щий ни- щая
клас
сифи
кации

других ивделий чер
тежа

техн.
схеме

обору д. 
страна, 
фирма/

ре-
ния

цы цы тыс. 
рув. руб.

1 2 3 4 _ 5 6 __ 7 8 9 Ю II 12 13

8732- Трубы стальные бесшовные
70 горяч вкатанные- Д-219x7 S S T S 5 -  ““ 14>0 «  Зв.вО 512.40

трубный
вавод

Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Д»159хб

т . Шш *6,0 ст 22,64 362,24



901-2-60 Альбом 1У ТВ-ЗСМ/1 Листов 3 Лист 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

3 8732-70 Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Д»273х7

пм 15,0 ст 45,92 597,0

4 MCHI20" Отвод бесшовный крутоизо- от 2 ст 27,0 54,0
масс-ссср

5 .» *•* Отвод бесшовный врутоиэо- 
гнутый с углом 90° Ду-ЮО

6 Отвод бесшовный коутоизо- 
гнутый с углом 90° Ду-70

7 тм Переход бесшовный концентри
ческий Ду-200х10С

8 Переход бесшовный концентри
ческий Ду»150x70

9 Переход бесшовный эксцентрм' 
ческяй Ду*250х150

шт 2 ст 2,0 4,0

шт 2 ст 2,2 4 ,6

МСН-
120-69

от 2 ст 2,3 4 ,6

от 2 ст 6 ,2 13,8



901-2-60 Альбом IУ ТВ-ЗСК/1 Листов 3 Лист 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Переход бесшовный экс
центрический Ду»200хЮ0

~  Птш от 2 ст 4,7 9 ,4

Трубопровод дренажных вод

II 8732-70 Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Д*159x6

Никопо
льский
южно
трубный
аавод

пм 8.0 ст 22,64 67,92

12 8732-70 Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Д«89х4

пм 6,0 ст 8,38 50,22

13 Отвод бесшовный крутоиво- 
гнутый с углом 90ь 
Д»89х4,5

мсн-
120-69

ВТ I ст 1,77 1,77

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составила

Е.Иванов
B. Герасимов
C. Береговая
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Сок» водоканалниипроект 

Харьковский 
Водоканалпроект

1972 г .

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-60 Альбом /?
Водопроводная насосная станция 
второго подъема,проивводитеяв
ностью 90 мЗ/час

Заказная спецификация ТВ-ЗСЦ/2 на 
комплектующие изделия Листов 2 Лист 1

!Р Шифр Наименование и техниче Тип, 1 Завод- Еди Ко- Ма- Вес в кг Стоимость
пп по ская характеристика ос марка, по И8Г0Т0- ни ли- те- по смете

обще- новного и комплектующего ката зи витедь ца че- ри- -----*'
еди- об-С0Ю8- оборудования, приборов, лог, ции /для И8- ст- ал- еди об

ной арматуры, кабельных и » по импорт. ме—во ни- щий ни- щая
клас
сифи
кации

других ивделий чер
тежа

техн.
схеме

оборуд.
страна,
фирма/

ре
ния

Ды цы тыс 
руб. руб,

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 18

1 ГОСТ
т

Фланец плоский приварной 
Ду-150 Ру«2,5 кг/с М2

ВТ 2 ст 3 ,2 6 ,4

2 Фланец плоский
Ду-100 Ру»10 кг/см2

вт 2 ст 3 ,8! 7 ,6  2



901-2-60

Г 2 '
3

4

5 ГОСТ 
7798-70

6

7

8 ГОСТ 
5915-70

- 14 -
Альбом 17 ТВ-ЗСМ/2 Листов 2 Лист 2

...........~з....... ... 4 5 6 7 8 9 10 11

Фланец плоский приварной 
Ду-100, Ру-2,5 кг /см2

ОТ 2 ст 2,05 4,10

Фланец плоский приварной 
Ду-65, Ру-10 кг/см2

и 2 ст 2,8 5,6

Болт Ml б € - 5 5 т 24 0,117 2,81

Болт MI6 € - 7 0 т 16 0,141 2,25

Болт Ml 6 € - 5 5 т 12 0,033 0,396

Гайка MI6 т 48 0,033 1,58

Главный инженер проекта Б «Иванов 
Б«Герасимовпачальыик отдела ——---

Составила С.Береговая
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С0ЮЗВ0Д0КАНАЛНИИПР0ЕКТ 

Харьновоний 
Водоканалпроокт 

1972 г

Типовой проект 
901-2-60 лльбоАт o'

Водопроводная насосная станция второго 
подъема, производительностью 43 мЗ/час

Заказная спецификация TB-3C0/I
на технологическое оборудование Листов 2 Лист I

№Ь Шифр Наименование и техниче- 
пп по ская характеристика ос

обою новного и комплектующего 
союз оборудования, приборов, 
ной арматуры, кабельных и 
клас других изделий 
сиф.

Тип, № 
парка поз. 
натадог по 
№ черт. тех.

схеме

Завод
ИЗГ0Т0В.
/Для
иипортн.
оборуд.
страна,
форма/

Ед. К-во Ма 
изм. те 

ри 
ал

Вео /к г /  Стоимость по сме
те

Един. Общий
Един. Общая

РУ5 т.р .

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 II  К  18

I ,  Насос центробежный 0, *108 2К-6
мЗ/час 11*83 с элекгоодм- A2-8I-2 
гателем N а 55 нвт и*2900 
об/мин в комплекте с фунда
ментной плитой ответными 
фланцами, болтами, ганками, 

прокладками

Катайсний
насосный
завод от г  503,02 1006,04



901-2-60
-  i e  -

Лесю» 2 Лис* %Альбом 17 TB-3C0/I

1 2  3 4 5 6 7 8 9 Ю I I  12 13

2. Насос центробежный 0,=43 м3/ 
час Н»54 м с электродвигате
лем л/ =  75 нвг п=2б80 об/мин 
в комплекте с фундаментной пли
той, ответными фланцами, болта
ми, тайнами, проиладнами

Катайсния
насосный
завод пт 2 2

ЗКМ-6
A2-6I-2

200,79 401,58

3, Насос центробежный самовсасы
вающий 0,=8 мЗ/час Н=21,6 м 
с электродвигателем N-s 4 нвт 

п=2900 об/мин
НИС-3
А02-32-2

Кусинсвий 
машино- 
строит. 
завод | I 1500,0 1500,0

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составила
_

^ ' / ге~ « с м

Е.Иванов 

В.Ге расимов 
С«Береговая

бю



4 7 -
С0ЮЗВ0ДОКАНАЛНИИПРОЕКТ 

Харьновсний 
Водонаналлроент 

1972 г.

Типовой проект 
901-2-60 нлыо* //

Водопроводная насосная станция 
второго подъела производительностью 

43 мЗ/час

Заказная спецификация ТВ-ЗСО/2 на
подъеино-транспортное оборудование Лиотов I Лист I

fete Шифр Наименование и техниче- 
пп по сная характеристина ос

обою вовного и ноыллен сущего 
союз. оборудования, приборов, 
нлао ариатуры, кабельных и 
сиф. других изделий

1 2  3

Тип, Кз по- Завод яд* к-во иа Нес /н г / итоий'66т!ь ho "И 
иарна виции изгог. ивм. те смете
наталог по /для ри Един. Общий
№ черт. техн. импорЬ ал Един. Общая

схеме оборуд. руб. т.р.
страна 
фирма/

—\--------5--------5------7---- 5---- 9— Я------П------П------- 13------

I .

бю

Кран-бална подвесная ручная 
грузоподъемностью I тонна, 
длиной 5 м и консолями 0,4м

Красно
гвардей
ский кра 
новый
завод пт I  315,0

/Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составила

E.Иванов
B. Герасимов
C. Береговая

315,0
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СОШВОДОКАНАЛНИ'ЛПРОЕКХ 

Харьковский 
Водоканаллроент 

1972 г .

Типовой проокт 
901-2-60 йльвом/г

Водопроводная насосная станция 
второго подъема, производительностью 

43 мЗ/час

Заказная спецификация TB-3C0/I на трубо
проводную арматуру Листов5> Лист I

Шифр' Наименование и техниче- 
пп по сиая характеристика ос- 

обще- новного и комплектующего 
союзе, оборудования, приборов, 
влас арматуры, набелбпых и 
сиф. других изделий

1 2  3

Тип! йши Завод WI Па вес /нЬ/
марка, виц. ивгот. изм. К-во те
каталог по /для ри
№ черт, тех* импорт* ал един, общий

схеме оборуд*
страна 
форма/

4 5 6 7 8 9 10 II

№ »ЯЯГ1ПГ
смею

Един* Общая 
в руб т*р.

12 13

I* Задвилна параллельная с Дунаевец-
выдвихным шпинделем ЛУ®200 кий арма-
Ру=Ю и г / см2 с Двумя ответ- турныи ^
ными фланцами, болтами, гай- завод шт 2 чуг 146,24 292,48
нами, прокладками ЗОчббр



Альбом 1У T3-3C0/I

3

Задвижка параллельная с выд
вижным шпинделей 4у=200 
Ру«Ю нг/см2 о одним огвет- 
нш фланцам, болтами, тайна
ми, пронладнами

Задаикна параллельная с выд
вижным шпинделем Ду=150 Ру= 
10 нг/ом2 с двумя ответными 
фланцами, болтами, тайнами, 

пронладнами

Задвижка параллельная о выд
вижным шпинделем Ду=I50 Руз 
10 нг/см2 с одним ответный, 
фланцем, брлтами, тайнами, 

пронладнами

Задвиаша параллельная о выд
вижным шпинделем ДуяЮО Ру* 
10 нт/см2 о одним ответным- 
фланцем, болтами, тайнами, 

пронладнами

4

30ч5бр

ЗОчббр

ЗОчббр

ЗОчббр

Листов 3 Лист 2.

5 6 7 8 9 10 II 12 13

пт 2 чуг 135,62 271,24

-" -  пт 4 чуг 94,62 378,48

Сызраи-
сний
арматур
ный
аавод пт 4 85,8 1 843,24

пт 2 44,77 89,54
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901-3-60 Альбом U  TB-3C0/I Листов 3 Лист 3

I • 
1

It
O

 I

IC
O 

I

СП 6 7 8 9 10 I I
6 Клапан обратный поворотный Ду=150 

Ру=16 кг/сг.т2 в одним ответным флан
цем, болтами .гайками, прокладами 19ч161р КролеБец- 

кий арма- 
Тур !ШЙ шт 2 81.93 163,89

7 Клапан обратный поворотпый Ду=100 
Ру=16 кг/бгл2 с одним ответным tcwttat̂  
Фланцем, болтами, гайками, про клад- 1 ̂ 1D1P 
кали

шт 2 46,81 93,62

8 Клапан обратный поворотный Ду̂ еСГ Ру=1б кг /см2 с двумя 
ответными фланцами,болтами, 19ч161р 
гайка ?л, прокладками

шт I 43,32 43,32

Главный инженер проекта Е.Иванов
Начальник отдела В.Герасимов

С.БереговаяСоставила
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Союзводоканалнштроект
Харьковский ТИПОВОЛ ПРОЕКТ

^ Д1972г!ГПРОеКТ 901-2-GO Альбом 17
Водопроводная насосная станция 
второго подъема .производитель
ность» 43 мЗ/час
Заказная спецификация TB-3G.1/X па 
труби я фасопшо части

Листов 3 Лист I

ДО Шифр Наименование и техническая Тип,
пп по характеристика основного п марка,

обще- комплектующего оборудования, ката-
союз- приборов, ар; 1атури, кабольшас, лог,.'3
ной и других изделии чер-
клас- тепа
сифи- 
кацнп

й по Зовод- Еди Ко- Мотезиции пзгото- ни ли- риал
по витоль ца 40-
техп. душ изме G T -
схеме :гпорт.

оборудг
ре
ния

ВО

страна
фирма/

Вое в кг Стоимость 
по а: от с

еди-
пи
цц

обг един" 
щий цЦ 

оуб
общая
Т !ГС .
РУб

I 8732-70 Труби сталыпю бесиовипй
горячекатаншо Д=159х6 Никополь

ский юшю-
трубный 
завод шл 16,0 ст 22,64 362,24

Трубы сталыше бесшовные 
горячекатапные Д=108х5 гол 3,0 ст 12,70 38,10



-  22
90I-2-t5Q Альбом 1У

3 8732-70 Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Д-219х7

4 Отвод бесшвный мутоизо- гнутый с углом 9СгДу4:„1Ю

5 Отвод бесшовный квутоизс- 
гнутый с углом 90°Ду=70 МСШ 20-69 

ММСС-СОСР
6 Отвод бесшовный крутоиэе- МСН 

гнутый с углом 9СЯду=60 120-69

7 Переход бесшовный концен
трический Ду*150x70

8 Переход беЪлювный концен
трический Ду=100х50

9 Переход бесшовный эксцен
трический Д=150x80

ТВ-ЗСМ{/1 Листов 3 Лист 2

5 . 6  .7 -9. ,_ 9_ _ JQ . .

Дцановский 
мет.з-д пм 15,0 ст 36,60 549,0

шг 2 ст 17,2 34,4

шт 2 ст 1,7 3,4

шт 2 ст 0,9 1,9

шт 2 ст 2,3 4,6

шт 2 ст 1Д 2,2

шт 2 ст 2,1 4,2
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901-2-60 Альбом 1У ТВ-За-4/ I Листов 3 Лист 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II  12хх 13

10 Переход бесшовный эксцентри
ческий Ду=200х100 шт 2 ст 4,7 9,4

I I  8732- 
70

Трубопровод дренажных вод
Трубы стальные бесшовные горя- 
чекатанше Д=159х6

Никополь
ский Юж- 
но-трубн. 
завод пм 3,0 от 22,64 67,92

12 Трубы стальные бесшовные 
горячекатанные Л=89х4 •1 пм 6,0 ст 8,38 50,22

13 5fsss*aP лшт*' иен
120-69 шт I ст 1,77 1,77

Р̂ кшхшЦ инженер проекта Е. Иванов
Начальник отдела В.Герасимов
Составила С.Береговая



Сок» во цокана лниипроект 
Харьковский 

Водокиналпроект
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 *2-450 А * * *  о *  "

1972 г* Водопроводная насосная станция
второго подъема,производитель
ностью 43 мЗ/час

Заказная спецификация ТВ-ЗСМ/2 на 
комплектующие ив делил

Листов 2 Лист !

I f  Шифр 
пп по 

обще
союз
ной 
клас
сифи
кации

I 2

1

2

3

Наименование и техниче
ская характеристика ос
новного и комплектующего 
оборудования, приборов, 
арматуры, кабельных и 

других изделий

3

фланец плоский приварной 
ДУ-100 РУ-2,5 к г /см2

фланец плоский приварной 
Ду-65 Ру-10 кг /см2

Фланец плоский приварной 
Ду-100 Р у-16 кг/см2

Тип, 1 Завяд- Еди- Ко- Ма Вес в кг Стоимостьмарка, по И8гото- ни- ли- те- • по смете
ката зи витель ця че- рн-
лог, ции /для иэ- ст- ад еди об- еди- об
9 по импорт. ме- во ни щий ни- щая
чер техн. оборуд. ра цы ц«руб.

тыс.
руб,тежа схеме стра на, ния 

фирма/

4 5 ~ У  7 _ 8 9 10 _ 11 12 I8
ят 2 ст 2,05 4,10

ВТ 2 • 2,8 5,6

ит 2 ст 2,55 9,10



i s
90! -2-60 Альбом 17 ТВ-ЗСМ/2 Листов 2 Лист 2

! 2 3 4 5 6 7 8 9 _ 10__ 11

4 «М«» Фланец плоский приварной шт 
Ду-150 РУ-16 КГ/СМ2

2 ст 7,36 14,72

5 ГОСТ 
7 7 98-70

Болт Ml 6 £-55 ВТ 8 И 2,05 16,40

6 Болт Ml 6 £-65 т 8 9 2.8 22,4

7 ene Болт Ml б £-75 т 16 « 4,55 72,80

8 Болт М20 ^-20 т 16 * 7,36 11 17,76

9 ГОСТ
5916-70

Гайха Ml 6 9 32 0,038 1,056

10 Гайка М20 9 16 0,064 1 *024

Главный инхенео пооект*^— 
Начвлвнлж отдела 
Состав! л»

Е.йванов 
В*Герасимов 
С. Б ере г овал



С0ШВ0Д0КАНАЛШШ1Р0ЕКТ 
Харьковский 

Водоканалпроект 
1972 Г.

- 2 6 -
Типовой проект 

901- 2-60 А л ь б о м  / /

Водопроводная насосная станция второго 
подъома, производительностью 43 и §0 мЗ/час

Перочонь заказных спецификаций 
водопровода и канализации

№№ Наименование заказных
пп спецификаций Шифр спецификаций Количество листов

I г 3 4
I .  Трубопроводная арматура BK-3C0/I 2
2. Трубы и фасонные части BK-3CM/I 5

3* Санитарные приборы вк-зсм/г 2

.Примечание: Заказная спецификация водопровода и канализации предусматривается 
на одну производительность насосной станции. Поэтому пси привязке 
наслсной станции на 90 ыЗ/час производительностью 43 мЗ/час вы

черкивается и наоборот 9
^Главный инженер проекта .,<$1^-) Е.Иванов

Начальник отдела j ' i/ / i i 4 <- В.Герасимов



Союзводоканалниипроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Харьковский

Водоканалпроект 901-2-60 Альбом /г
1972 г .  Водопроводная насосная станция

второго подъема.производитель
ностью 43 и 90 мЗ/час

Заказная спецификация BK-3C0/I на 
трубопроводную арматуру

Листов 2 Лист 1

И* Шифр 
пп во 

обще
союз
ной 
клас
сифи
кации

I 2

Наименование и техниче
ская характеристика ос
новного и комплектующего 
оборудования, приборов, 
арматуры, кабельных и 

других педелиА

Тип, № Завод- Еди Ко- Ма Весмарка, по изгото ни ли- те-
ката зи витель ца че- ри- -
лог, ции /для И8- ст- ал еди
it по импорт. ые- во ни
чер
тежа

техн.
схеме

оборуд.
страна,
фирма/

ре-
ния

цы

_ 4 _.. 5 б 7 8 9 10

кг Стоимость 
по смете

об- еди- об
щий ни- щая 

цы тыс. 
руб. руб.

II 12 18

Вентиль запорный муфто- !5кч16бр 
вый Ду-50

от 2 чуг 5,1 10,2

Вентиль запорный муфто- 15кч18бр 
вый Ду-25

шт I чуг 1,4 1*4
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901-2-60 Альбом 1У ВК-ЗС0/1 Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ‘ То “ И 12

3 Вентиль запорный муфто
вый Ду-15

!5кч!8бр ■т I чуг 0,6 0,6

4 Кран водоравборный Ду»!5 11Б6бк шт 1 чуг 0,38 0,38

5 Кран поливочный Ду*25 15кч110 шт I лат 0,38 0,38

б Вентиль пожарный с муфтой 
и цапкой латунный

1Б1 р шт I лат 3,6 3,6

главный инженер проектarzz—
Начальник отдела
Составила ,

Е.Иванов
B. Герасимов
C. Береговая
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Союзводоканалниипроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Харьковский
Водоканалпроект 901-2-60 лльбо** t*

1972 г . Водопроводная насосная станция
второго подъема,производитель
ностью 43 и 90 мЗ/час

Заказная спецификация ВК-ЗСМ/1 на

V»
пп

\

1йфр {^Именование и техниче- 
jo PjnflH характеристика ос- 
ЬАще- Г горного и .комплектующего 
coos- \>п Трудов а ̂ ия, приборов, 
«Ий 1 р | 1атуры, кабельных и 
W)ac- Других материалов 
сНфи- 
И&ции

I’ &S162- 1Ьубы сильные водогазо- 
-С2 йроводные оцинкованные 

Ду*60хЗ,5

Листов б Лист 1

Тип, 1 Звйод- Еди- Ко- Ма Вес в кг Стоимость
марка,
ката

ПО
ЗИ

ив|,ото— 
в Kite ль

ни- ли- те- 
ца че- ри-

по смете

лог, ЦИИ / 1 № Ц8- СТ- ОИ- еди об- едя об
I по HViJOpTfc Пе- во ни щий ни- щая
чер техн. Обо руд. ре цы Цы тыс
тежа схеме страна,

фгрш/
ния руб. р>б,

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

_воШ М цог_з_ч 1ру.
босталь 
г.Ленин
град

пм 23,0 ст 4,88 112,24



3 0
901-2-60 Альбой 17 ВК-ЗСМ/1 Листов 5 Лист 2

I 2 3 4 J5  6 7 8 9 __ 10 ___П ___

2 3262-62 Трубы стальные водогаэо- 
проводные оцинкованные 
Ду*33,5 х 3 ,2

пм 3,0 ст 2,39 7,17

3 3262-63 Трубы стальные водогаво- 
проводные оцинкованные 
Ду« 26 ,8  х 2 ,8

•т"шт пм 3,0 ст 1,66 4,98

4 3262-63 Трубы стальные водогаво- 
проводные оцинкованные 
Ду*21,3 х 2 ,8

пм 11,0 ст 1,28 14,08

5
стальные

Отводы бесшовные круто- 
изогнутые с углом 90° 
Ду-50

МСН120-67 
ММС-СССР

лт 5 ст 0,54 2,70

6 Тройники стальные бесшов
ные равнопроходные Ду«50

шт 1 с* 0 ,54 0 ,54

7 ГОСТ 
472-50

НепрореэИненныЙ рукав 
Ду«50 /пожарный/

м 10,0 0,316 3,16

8 ГОСТ 
9923-67

Ствол пожарный БС-Б Ду-50 шт 1 1.0 1.0



901-2-60 Альбом 1У BK-3CM/I 31

1 : 2  : 3 : 4 : 5 : 6

9. ГОСТ 
8318-57

Рукав резино-тканевый 
Ду=25

10. ГОСТ 
2217-66

Головка соединительная 
Ду=25

Канализация.

II. 6942.3- 
-69

Трубы чугунные канализа
ционные ТЧК-МО-ЮОО-А

12 . 6942.3- 
-69

Трубы чугунные канали
зационные T4K-50-50Q-A

13. 1839-48 Трубы асбестоцементные 
безнапорные Ду=150 

^=29о0

14. 3262-62 Трубы стальные водогазо- 
проводние оцинкованные 
М 2 ,3x3,2

15. 6924-69 Сифон-ревизия чугунный

Листов 5 Лист 3

7 : 8 : 9 : Ю : II

м 10,0 1.0 10,0

шт. I 0,211 0,211

шт. 12 чуг. 8,4 100,8

шт. 10,0 _|1_ 3,3 33,0

шт. I асб. 8,5 8,5

пи. 2 ст 3,09 6,18

шт. I чуг. 4,65 4,65
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901-2-60 Альбом IJ ВК-ЗСН/1 Листов 5 Лист 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 6942.17-
69

Тройник прямой ТП-ЮО-ЮО-А от ! чуг 7,7 7,7

17 6942.17-
69

Тройни* прямой ТП-100х50-А ВТ 1 чуг 5,0 5,0

18 6942.22»
69

Тройник косой ТК-!00х100-А шт 1 чуг 8,4 8,4

19 6942.30-
69

Ревивия Р-100-А пт 1 чуг 8,0 8,0

20 6942-12- Отвод 0135-100-А шт 2 чуг 3,7 7,4

21 6942.12-
69

Отвод 0135-50-А шт 1 чуг 1,6 1,6

22 6942.6-
-69

Патрубки переходные
Ш-Тэ0/100-А

шт 1 чуг 4,4 4,4

23 6ДО-0& Заглушка чугунная каналива- 
ционная

пт 1 чуг 1,4 1,4
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901-2-60 Альбой 1У BK-3CM-I Листов 5 Лист 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

24. 6942.8-69 Колено - 100-А шт I 5,1 5,1

25. 6942.8-69 Колено - 50-А п JL 2,1 2,1

26. Флюгарна вентиляционная 
вольного железа

из нро-
ШТ I

1/Главный инженер проента 

Начальник отдела

Составил Щ ссиЬ вЛ }

Е.Иванов

B. Герасаыоз
C. Береговая

бю



С0ЮЗВ0Д0КАНАЛНИИПР0ЕКТ 
Харьновсний 

Водонаналпроект 
1972 г.

Типовой проект
901-2-60 Альбол* / у

Водопроводная насосная станция 
второго подъема, производительностью 

43и90 мЗ/час

Заказная спецификация ВК-ЗСМ/2
на санитарные приборы Листов 2 Лист I

№№ Шифр Наименование и техниче- 
пл по свая характеристика основ- 

обще ного и комплектующего обо 
союв; рудования, приборов, арма- 
нлас. туры, кабельных и других 

изделий

Тип, Каю 
марка, виц. 
каталог по 
№ черт. тех.

схеме

Завод Ед.
ИЭГОГ. ИВМ.
/для
импорт.
оборуд,
страна
форма/

К-во Ма 
те
ри
ал

Вес /в г / 
Един. Общий

Стоимость по 
смете

Един. Общая 
руб т.р.

сосм 

, 1-1 ш-3- 6 7 8 9 10 II 12 13

I .  8631-57 Раковина эмалированная 
стальная от I ст 7,7 7,7

2. 14355-69 Упитав тарельчатый с ко
сым выпуск о̂ | под углом 

60° I  Н0МЛЛ0И!



Лис i I
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901-2-60 Альбой 1У ВК-ЗСМ/2 схр Листов 2

I г  3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 И  12 13

3* 14285-69 Бачон смывной зысонораспо-
лагаемый шт I

Главный инженер лроенха
4 /а

Начальник отдела 
Соохавила

Е.Иванов

B. Герасимов
C. Беревовая

бю
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Сорзводокатмлнишроект
Харьковский

Водоканалпроект
1972г.

Типовой проект 
901-2-60 * лмом /к

Водопроводная насосная станция 
второго подъема производитель

ностью 43 и 90мЗ/час

Перечень заказных спецификаций 
механической части Листов I Лист I

**
ПП

Наименование заказной спецификации Шифр спецификации Количество листов

I 2 3 4
I . Нестандартизированное оборудование TM-3C0/I I

р2. Комплектующие изделия TM-3CM/I
3.
4.

Материалы
Опросный лист на кран ручной подвесной 
однобалочный г/п ITC

ТМ-ЗСМ/2
С
2

Главный инженер проекта
Начальник отдела __^Ванов

тк С^ ^ С^ чгозовский

2
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ёОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ 

Харьковский 
Водоканалпроент 

1972 г.

Типовой проект
901-2-60 **sBo*f / /

Водопроводная насосная станция второго 
подъема, производительностью 43 и 90 

ыЗ/час

Заказная спецификация TM-3C0/I на 
нестандартизированное оборудование Листов I  Листj

№№ Шифр Наименование и техничо-
пп по сная характеристика ос-

обще- новного и комплектующего
союз оборудования приборов,
ной арматуры кабельных и других
нлас. изделий

Тип, К2по Завод 
марка, зиц. изгот. 
каталог по /для 
и номер тех. импор. 
чертова схеме обор.

страна
фирма/

Един. К-во Ма 
изм. те

ри 
ал

Вес /к г /
едини- Общий 
ца

Стоимость по 
смете

Един. Общая 
РУб /т .р /

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ц  ц

I .  Рама сварная под насос
НШ-3 с электродвигателем Лист
А02-32-2 ТМ шт I  аб 33,5 33,5

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составила

И

Иванов
■йозовскиЯ
Пауков



С0ЮЗВ0ДОКЛНАЛНИИПР0ЕКТ
Харьковский

Водонаналлроен!
1972 г

- 3 g  ~
Типовой проект 

901-2-60 альвол? /у

Водопроводная насосная сганция вюпогп 
подъема производительностью 43 и 9 0  

мЗ/час

Заказная спецификация TM-3CM/I на 
номплевтующие изделия Листов2 Лист I

Wft Шифр 
пп по 

обще 
союз 
ной 
клао 
скф.

Наименование и техниче
ская характеристика ос
новного и-комплектующего 
оборудования приборов, 
арматуры набольных и других 

изделий

Тип, 
марка, 
каталог 
и №
чертежа

№ по
зиции 
по
техн.
схеме

Завод
изгот.
/ДЛЯ
имлор.
оборуд.
страна
фирма

Един. К- 
изм.

■во Ма 
те 
ри 
ал

Вес /н г / 
Един. Общий

Стоимость по 
смете

Един. Общая 
руб т.р.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I Болт НХО х 35 ГОСТ
7798-70 шт 4 ст35 0,033 0,132

2 Болт М10х50 ГОСТ
7798-70 шт 4 ст35 0,041 0,164



901-2-60 Альбом !У TM-3CM/I
-  ЗЭ -

Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Г<

3 Болт 1112x55 ГОСТ
7798-70 шт 4 сг35 0,063 0,252

4 Гайка МЮ
ГОСТ
5965-70 шт 8 ст35 0,011 0,088

5 Гайка MI2 ГОСТ
5915-70 шт 4 ст35 0,017 0,068

6 Гайка MI6 ГОСТ
5915-70 шт 4 ст35 0,033 0,182

? Шайба 10 ГОСТ
II37I-68 шт 8 CI20 0,004 0,082

8 Шайба 12 ГОСТ 
11371-68 шт 4 ст20 0,006 0,024

9 Шайба 16 ГОСТ
10906-66 шт 4 от20 0,028 0,112

10 Шайба пружинная ЮН65Г ГОСТ
6402-70 шт 4 ст657 0,001 0,004

II Шайба пружинная 12Н65Г ГОСТ
6402-70 * шт 4 ст65Г 0,003 0,(Ц2

Iа

бю

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил

Иванов 
Л о з о век ий 
Пауков



СОЮЗВОДОКАНАЛШИПЮЕКТ 
Харьвовсний 

Водой аналпроеы 
1972 Р

Типовой проект 
901-2-60 f i ts s o *  /*

Водопроводная насосная станция второго 
подъема производительностью 43 и 90 

иЗ/час

Заваэная спецификация ТМ-ЗСМ/2 на материалы Листов 2 Лист I

ОД Шифр Наименование и гехниче- 
пп по свая характеристика ос

обою новного и комплектующего 
союз, оборудования приборов, 
влас арматуры кабельных и дру- 
сиф. гих изделий

1 2  3

Тип, № Завод Ед. К-во Ма Вес /н г / Стоимость по
марка, nos. изгот. изм. 
наталог по /для 
и норер тех* импорт 
чертежа схеме но го

оборуд./
страна
фирма/

4 5 6 7 8

те смете
ри Един.
ал изм. Общий Един. Общая

руб т.р .

9 10 II  12 13

I .  Швеллер 12 ГОСТ
8240-56 КГ СГЗ 19,7

2. Уголой 40x40x4 ГОСТ
8509-57 Ш! стЗ 3,5



- > w -

901-2-60 Альбом ТМ—3C1.I/2 Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

3. Круг 0 16 ГОСТ
2590-71

кг ст.З 4

4. Лист 2 гост
3680-57'

кг ст.З 1.2

Главный инженер проекта Иванов

Начальник отдела VA Z Z Лозовский

Составил Пауков



С0ЮЗВ0Д0КАНАЛИИШ1Р0ЕКТ 
Харьковский 

Водонаналпроент 
1972 г

Типовой проект 
901-2-60 лльео/ч

Водопроводная насосная ссанция второго 
подъема производительностью 43 и 90 

мЗ/час

Опросный лист на кран ручной подвесной
однобалочный г/п ITC Листов? Лист I

№К?
пп Вопросы

— -

1« Грузоподъемность ТС
2, Длина крана А/м/
3, Длина консолей £/**/
4, Действительный профиль пути крана /№ проф.и ГОСТ/
5# Максимальная высота подъема /и /
6* Назначение крана

7. Количество заназ$ваемых кранов

Ответы 

----------- 8Г

I ТС 
5,1 м 
0,3 м
№24 ГОСТ 3239-56 
6 и
Подъем и транспортирование 

оборудование
I



4 5  -
901-2-60 AflbБОЛТ /У Листов 2

I 2

8. Класс вврывоопаснопо помещения /в  соответ
ствии ПУа/

9* Категории и груша взрывоопасной среды

10. Особые условия

11. Место установки крана /назначение цеха или
склада, окруж.среды/

12* Назначение предприятия, с которым заключается
договор и его почтовый адрес

13. Адрес предприятия и его расчетный счет

14* Железная дорога и станция для отправки грузов

15. Ответственный представитель, уполномоченный для 
переговоров по вакозу, его адрес и телефон

16. Подпись заказчика

17. Дата утверждения

Лист 2

3

не взрывоопасная

Насосная станция



-

Ссюзводоканалиияпроект
Харьковский Типовой фоект

Водоканалу ое кт qqj о-бО дллеол* / г
1972 г .

Всдопр сводная насосная станция 
второго подъема ггосцзводятельн остью 

43 и 90 мЗ/чао.
Перечень заказных спецификаций сантедни 

ческой части

X*
пп

I
I .
2*
3*
4*
5*
6*
7 .

Наименование заказных 
спецификаций

2

Оборудование для вентиляции
Труб оф сводная арматура для вентиляции
Трубопроводная арматура для отопления
Труб оф сводная арматура для отопления
Материал для отопления
Материалы для отопления
Материалы для вентиляции

Начальник отдела 
Начальник сектора 
Составила

Шифр 
сфходикацни

3
ОВ-ЭСОД
0В-ЭС0/2
0В-ЭС0/3
0В-ЭС0/4
ОВ-ЭСМД

2

1
2 

2 

3
ОВ-ЭСМД з

^ов»эсм/в 2
З с /  - Боровик 

. ^Шептун 
_  Силакова
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С сюзводоканалниицр оект 
Харьковский 

Водоканалпр сект
Типовой проект 

901-2-60 */>***" иг
1972 г .  Всщопрсводная насосная станция

второго подъема производительностью 
43 и 90 мЗ/час

Оборудование для вентиляции ОВ-ЭСОД (теплоноси
тель элегегроэнер гвя)

Листов 2 Лист I

ДО Шифр Наименование и техяя- Тип,
пл по ческая характеристика марка

обор- основного и комплек- ката-
союз- тующего оборудования, лог,
ной приборов, арматуры, £ чер-
клас- кабельных и других те ха
сифи- изделий 
кадии

/I пози- Завод цел по изгото- 
техяо- в и те ль 
логич, (для 
схеме импорт, 

оборуд.
страна.
фирма;

Ед. Коди- Ма- Вес в кг Ст^шость 
изм. чест те- по смете

в0 £!" S*Я ТТ Обпи-’Еди- 06- ЯИЦЫ шип 
(руб.) (тыс. 

руб.)

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 И  12 13

I  Эле юр окал орифер СФ0-
25Д-Т

Намахвн- 
ский транс
форматор- от 
ный з-д

I 67,0 67,0



901-2-60 Альбом 1У
Н

0В-ЭС0/1

51 2  3 “4‘

2 Осевой вентилятор с 
електродвигателей

06-320 
АОЛ12-4

3 Электронаrp |gg jeли ПТ-10-2

при -30°С
при t»  •  -40°С

Начальник отдел» 
Начальник сектор» 
Составила*

фш

Листов 2 Л|*ст *

~6-------- 7-------g-----^---- го Г1 12

Крюков
ский
вент.

ЮТ 1 21,0 21,0

8 ввод
Пред шт 13 с* 7 0 91.0приятие
Ш з  ~

1
ш 16 1#* 105

Челябин
ской

N is Г,0 126
области

Боровик
Шептун
Силакова



С сю зводоканаднии проект 
Харьков смай 

Водопад ал проект
1972 г*

Tpy6oj

Тирсвой правят г
901-2-00 fiflbsefir-fV*

В од опр сводная насосная станция второго < 
подъема производительностью 43 и 90 мЗ/чаР'*

сводная арматура для вентиляции 0В-ЭС0/2 
теплоноситель -  электроэнергия)

Листов I Лист I

Ш*£р Наименование ж техни Тип, Л по
по ческая характеристика марка. зиции
обще основного и комплектую ката по
союз те г о оборудования. лог ж Т 6 Х Н ,
ной приборов, арматуры. Л чер схеме
клас кабельных и других тежа
сифи изделий
кации
2 3 4 5

Завод
изго

Ед«
язм.

Ко- Ма
ли- те-

Вес (кг) Стоимость 
по смете

товит*
(для
импорт,
оборуд.
страна,
фирма)

че-
ст-
во

ри -
ал 9 ш О £

Р?3«
Об
щая
тыс,
руб.

6 7 8 9 10 II 12 13

I Вентиль запорный муф
товый д*20 15ч8бр

Завод
им.
Лепсе

шт, 2 чуг, 1,1 2,2

Начальник отдела / Боровик
Начальник сектора y t . * > / '  Шептун
Составила ' - Сила кои а

- < с с 3
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С сюзводокавалняяпрсе кт 
Харьковский 

Водоканал проект
1972 г.

Типовой проект 
901—2—60 &лъаo/*f /у'

Водопрсв одная васосная станция второго 
подъема пршзвсдительв осты> 43 и СО мЗ/час

Трубопроводная арматура для отопления 0В-ЭС0/3 
(теплоноситель вода 110-70°)

Лиотав 2 Диет I

лл
ДП

Шифр Наименование и техни-ПА Т7ЙПТСЙ Я Тип,tlOAVfi Л по-Qurmv ЗаводПГОИЛЖ Ед* Ко- Ма-
«IV ФА_

Вее (кг) С т о и м о с т ь  
гто с м е теuv w идда Ad̂  ши сунитю—

обще- ка основного н комд- 
OOD8— лектующего оборудсва- 
ной ния, приборов, арма- 
клас- туры, кабельных и 
сифи- других изделийнации

шрлв|
ката
лог 
и Л 
черте
жа

у И ||1ИИ
по
техн.
схеме

И9ГиТ4
(для
импорт.
обору
дован*
страна,
фирма)

и з -
мер*

ЛЯ— т с —
че- ря
ст- ал 
во

Вд. Об
щий

Вд.
руб*

Об
щая
тыс*
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13__

I Вентиль запорный фланцевый Д-32 15ч19бр
Кролове ц- 
кий арм* 
завод

от* 2 чуг* 5*7 И .4

2 Вентиль запорный муф
товый дФ25 Уральск*

арм*з-д я 2 " 1,75 3.50



- 4 3  -
901-2-60 Альбом 1У 0B-3C0/3 Листов 2 Лист 2

1 2 3 4_ 5 6 7 8 9 10 1 1

3 То же, Д 20 15q86p Им. Ленина шт 4 чуг. V V
4 То же, Д 15 * 6 и 0,75 4.5
5 Клапан обратный„подъ

емный муфтовый Д 20 1бБ1бк Можай
ский
лит.
мех.
аавод

и 1 ст 0,5 0,5

6 Манометр технический 
до Ю ата тип*, корпус 

д  ТОО с трехходовые кра
ном

ГОСТ
8625-65 -

КОМИ
лект 1 - - -

7 Термометр технический ГОСТ
Г§5!«>ЕТОнчЯ 28гз'

Начальник отдела 
Начальник сектора
Составила

шт 2

Боровик
Шептун
Силакова

фо



S O -
С оюзвод оканалнинпр os кт 

Харькяский 
Всдокаяалпроект

1972 г*

т
пп

Типовой ф.рвкт
901-2-60 йльзом  tr

Водопроводная насосная станция П-го полъвид 
производительностью 43 и 90 мЗ/час

Трубоц> а  одная срматура для. отопления 0В-ЭС0/4 
(теплоноситель вода 150-704;/

Листав 2 Лист I

Шифр
по
0бЩ9-
0 G D 3 -
НОЙ
клас
сифи
кации

Наимен свание и техниче
ская характеристика 
основного я комплек
тующего оборудования, 
приборов, арматуры, ка
бельных и других изде

лий

Тип,
марка,
ката
лог,
* чер
тежа

Л пози
ция по 
техно
логия, 
схеме

Завод 
изве
тов * 
(для 
импорт* 
обору
дован, 
страна, 
фирма)

Бд.
изм.

Ко-
ди-
че-
ст-
во

Ма- 
те- 
ри- в ал Кд*.

Вес (кг) Стоим ость

Об
щий

Вд« Об- 
руб* щая 

тле. 
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

I* Вентиль запорный фланце
вый д-25 15ч9бр

Кр оле вен
ки й арм. от 2 чуг. 3.6 7.2
завод

2 Вентиль запорный муфто
вый д-25 15ч8бр

Уральск*} 
арм. з-д 
им.Лени-

я 6 я 0,75 4.5

на



901-2-60 Альбом 1У 0В-ЗС0/4 - 51 Листов 2 Лист 2

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : И  :12 : 13

3. То же, Д-20 15ч18бр Уральский шт. 6 
арм.з-д 
им.Ленина

чуг. I Д 6,6

4. Клапан обратный подъем
ный муфтовый Д-20

- 16Б1бк Можайский шт. I 
лит.мех. 
з-д

ст. 0.5 0.5

5. Манометр технический 
до Юата, тип I корпус 
Д-100 с трехходовым 
краном.

ГОСТ
8626-69

комп- I 
лект

6. Термометр технический 
стеклянный ртутный А 
й 3-IC-220-IIQ в опра
ве

ГОСТ
2823-59

шт. 2

' '

Начальник сидела Боровик

Начальник

Составила

оекгора Шептун

Силакова
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С сюэводоканалниидрое:

Вадсканалдроект 
1972 г«

Типовой проект
901-2-60 л льво * п г

Водоц? сводная насосная станция 
второго подъема ^^изводительностью

Материалы для отопления 0В«ЗСМ)1 
(Теплоноситель вода 110-7043)

Листе 3 Лист I

лл
шх

Шифр
до
обще
союз
ной
клас
сифи
кации

Наименование и тех
ническая характери
стика основного и 
комплектующего обо
рудования, цриборов, 
арматуры, кабельных 
ж другах изделий

Тин, 
марка, 
ката
лог и 
№ чер
тежа

Л по
зиции
по
техн,
схеме

Завод
изгот*
(для
импорт

ного
Обор*
страна
фирма)

Вд«
изм«

Ко-
ЛИ-
че-
ст-
во

Ма-
те-
ри-
ал

Вес /к г /  Стоимость 
по смете

Еда Общ. Ёд. Об
руб* щая 

тыо* 
руо.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

и Трубы стальные водохв- ГОСТ т  Л Л 70,5зощ) сводные д 15 3262-62 пи 55 ст 1 ,28

2 То же, д-20 _и_ 9 30 9 i,66 49,80

3 Т о же, д-25 _ я _ 9 40 9 2.39 95,80

4* То т , д-32 _и • 10 9 3,09 30,9



901-2-60 Альбом 1У
- 53

ОВ-ЗСМ/1

3 4 . 5 ,

РадИа£0ЕЫ_-Мв 140-А°-

прж • 30°С 
- 40°С

ГОСТ
8590-58

£*/» -30°С 

Ъч~ - 40°С

ГОСТ
10704-63

Ребристые ^'■2м

Ьнж .30°С 
~Ьнт -40°С

ГОСТ
1816-64

Грявевик ду40 ЫЫ Ш 8 0 - 1 0

Листов 3 Лист 2

7 8 - 9  1 0  11 1 8

ЭКИ V 1 5 2 t 0

я 9 t 0 - 1 9 8 . 0L
я

1 . 1 0 2 2 0 , 0

ЛИ 1 8 с т 9 , 6 7 1 7 4 , 0 6

я 2 1 я 9 ^ 6 7 2 0 3 ^ 0 7

я 2 5 я 9 , 6 7 2 4 1 , 7 5

ШТ 5 n y p 7 5 f 2 3 7 6 , 0

я 3 Я 7 5 t 2 4 5 0 , 0

я 7 Я 7 5 , 2 5 2 5 , 0

1 Т 2 1 2 , 6 2 5 , 2



- 5 4
901-2-60

Альбом ty ОВ-ЭСМ/1

J____ 2.................. . 3 4 5_

9 Вертикальный протонный 
вовдуэеосборник дк<̂ «э

10 Изоляция трубопроводов Дн 
до 40мм асбопухшнуром с по
кровным слоем полосами сте
клоткани по рубероиду

а/ асбопухшнур серия

9 / Р8с?°3181-У Ч8им а -400- 4

в/ рубероид 

г/ стеклоткань 

д/ лента иэоляпионная

Начальник отдела 

Начальник сектора 

Составила

Листов 3 Лист 3

7 8 , 9 - 10. __ 1 1 J 2 -

шт 1 ОТ 35,9 35,9

м3 0,091 -

кг 0,1 - -

м2 V  - -

м2 V  - -

пм 8,0 . -

Боровик 

Шептун 
Силакова



-5S-
C сюзвод окаяалнияпр се кт 

Харьковский 
Водоканал проект

Типовой гр Об кт
901-2-60 лльбоъ  / /

1972г. Водоцрсводная насосная станция 
П-го подъема производительностью 

43 и 90 мЗ/час

Материалы для отопления 0В,,ЭСМ/2 (теплоноси
тель вода 150-7043)

ДО Шифр 
пп по 

о<5 щз-  
Cod з -  
ной 
клас
сики- 
ка
пни

I  2

Наименование и еехни- Тип, J& по-
ческая характеристика марка, зицил
основного и комплектую- ката- по твх-
•лвго оборудования, при- лог ■ ноло-
оорсв, арматуры, кабель- чер- гическ. 
них и других изделий тека схеме

3 4 5

Листов 3 Лист I

Завод Еди- Ко- Ма- Вес (кг) Стоимость 
изго- ница ли- те- по смете

девая,
страна,
фирма)

6 7 8 9 10 I I  12 13

I Труби стальные водо- 
хнзоцр сводные д-15

гост
3262-62 пм 65 ст 1,28 83,0

2 То же, д-20 укладыва
емые на высоте дс ом —t*— * 60 * 1 ,66 99,6

3 То же, д-25 -  10 " 2,39 23,90



9 0 1 -2 -6 0
Альбом 1У

56
ОВ-ЗСМ/2

1 2  ........  " 3  4  5'

4

5

6

7

Радиатор^М С Л 0- ГОСТ^

t^ ._ 3 0 ° G

6 /-_4 0 °С

1Ш}Го To n l^ W A  1*0704-63 

при Ч̂- -2 0 °С

£ н-  _зо°с
■Ьй =. _40°С

Ребристые Tgggg ^ “ 2м

_30°С  

-Ьнт _40°С

ГОСТ
1 81 6-64

Гр яэ е ви к ду40 М ВН1280-

Листов 3 Лист 2

7 8 9 10 11 12 13

9KV 7 ч у г 136 t 8

N 8 т - 1 6 7 ,2

N 9 т
- 1 9 ,0

п м 12 9,67 116,04
т 15 9167 145t05
т 17 9,67 164,39

П М 3 ч у г75,2 225x6
* 4 •  75t2 30018
N 5 •  75,2 376,0

ш т 2 -  12,6 25,2



9 0 1 - 2 - 6 0 -  &  -

Альбом 1 У  0 8 -З С М /2  Л и с то в  3 Л и с т  3"

1 2  - 3 - -  - —
* -----------»"— Г — ? 8  9 10 11

8 Вертикальный проточный 
в о а д ухосбо рни к дк 2 7 3

■т 1 3 5 ,9  3 5 ,9

9 И аол я пи я труб о п ро во д о вД „ 
до*40м м  асбопухш нуром 
с покровным слоем п о л о с а 
ми сек л о тк а н и  по р уб е р о 
иду

§ ? Ш - 4

а /  асбопухш нур м3 0 ,0 9 1  . . .

f/ p g g r a L k 0 * 8 « к г 0 , 1  . .  .

в /  рубероид м2 V  -  -  -
г /  с те к л о тк а н ь м2 5 , 3  -  -  -
д /  лента изоляционная пмл 8 ,0  -  -  -

Начальник
Начальник
Составил а

отдела 5 ? -  „  
с е к то р а

Боровик
Шептун
Силакова

фШ



-  5 8 '
Ссюзвсдоканаляиипроект

Харьковский Типовой1 проект
Водоканалпровкт 901-2-60 л/Нбо/ч / /

1972 г,'
Водопроводная насосная станция второго 
подъема производительностью 43 и 90 мЗ/час
Материалы для вентиляции ОВ-ЭСМ/3

Листав 2 Лист I

ДО Шифр Наименование и тех Тип, № по- Завод Еди Ко- Ма- Вео в кг Стоимость
пп по ническая характеристи марка, ции изгото ница ли- те- по смете

обще ка основного и комп ката по витель изм. че- ри -союз лектующего оборудова лог техно (для ст- ал Еди- 06- Еди Об
ной ния, приборов, армату и № логия. импорт. во иицы щий ни щая
клао- ры, кабельных и дру черте схеме оборудо цы (тыссифи- гих изделий жа вания (руб) РУб)ка- страна,ЦИИ фирма)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Ш т ? т-23 Ж-
12

Дефлектор Т-17 
3^200 мм

2
2 • 7,4 14,8



901-2-60
Альбой 17

-  5 9 -  
ОВ-ЗСИ/З

I 2 3 4 5

3. Проход унифицированный 
через покрытие 
д,ст.«100о

серия
2.494-
1в1

4. Д.ст»400

Начальник отдела
Начальник сектора

Составила '

ли

Ли с т о в  2 Ли с т  2

7 8 9 10  I I  12 13

и т  Hz I ст 26,6 26,6

-" - 2 « 26,6 53,2

Боровик 
- Шептун

Силакова



-  60
Соювводоканалниипроект ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Харьковский
Водоканалпроект 901-2*60 А/)ьбо/ч/к

1972 г . Водопроводная насосная станция
второго подъема,проивводитель- 
ностью 43 и 90 мЗ/час

Перечень вакаэных спецификаций к 
разделу "Силовое электрооборудова

ние и автомативация"

и Наименование вакааных Шифр Количе зтво
пп спецификаций спецификации листов
1 2 3 4

1 Силовое влектрооборудование и 
материалы

Э0-ЗС0/1 8

2 Электрооборудование и мате
риалы электроосвещения

ЭО-ЗСО/2 3

Главный инхенер проекта 
Начальник отдела

/Иванов/
/Фролов/



Союэмдоканалниипроект
Харьковский

Водоканалпроект
1972г.

-  61 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-2-60 альволт /✓

Водопроводная насосная стан
ция второго подъема произво

дительностью 43 и 90мЗ/час

Заказная спецификация 30-3C0/I 
силового Электрооборудования и 

материалов

Листов Я Лист I

ДО Шифр 
пп по об- 

щесоюз 
ной
класси
фикации

Наименование и техни
ческая характеристика 
основного и комплектую 
щего оборудования, при
боров, арматуры,кабель
ных и др.изделий

Z 2 3_

Тип, 1 Завод- Еди Ко
марка пози изгото ни ли
ката ции витель ца 46
лог, по (для из ст
Лчер- техно импорт. ме во
теха логич. оборуд. ре

схеме страна,
фирма}

ния

На Вео в кг Стоимость
те по смете
ри
ал еди об еди об

ни щий ни щая
цы цы Ст.

руб руб.)

9 10 I I !2

I.Силовое электрообо
рудование

а) высоковольтное

I .  Трансформатор силовой



901-2-60 Альбом 17

I “ ' " ” 8  3

мощностью I Юква, напряже
ние /  7 кв.трехфазный 
с во8душным охлаждением 
для внутренней установки 
со схемой соединения об
моток "звевда-эигааг"

2 Разъединитель трехполюс
ный, напряжение 10кв,номи
нальный ток 400а с зазем
ляющими ножами и приво
дом ПР-2

2 Предохранитель силовой,
напряжение Г 7 кв, 
Номинальный ток 30а 
Плавкая вставка /— у а

4 Изолятор опорный

б) низвовольное

5 Электродвигатель асинхрон
ный с короткозамкнутым 
ротором на напряжение 380в 
переменного тока мощностью 
75квт 3000 об/мин

а
Э0-ЗС0/1 Листов 8 Лист 2

4 8 6 7 8 9 10 I! 12 18

ТМ-100/£7 Минский
ажектро-
техничес-

кий
завод

■т 2

ВТ 2

PB3-I0/400

ПК- £=7/Э0 я 6

0MA-ZZ7 я 6

А2-82-2 я 2 вакавыва-
ются в 
техноло
гической 
части 
проекта 
$ьбом I



901-2-60 Альбой 1У

1 2  3 4

6. Электродвигатель асинхрон
ный с короткозамкнутым ро
тором на напряжение ЗЗОв 
переменного тока мощностью 
22 квт 3000 об/мин. А2-62-2

7. То же,мошостью 4 ,0  квт 
3000 об/мин. А02-32-2

8. То же, мощностью 0,18квт, 
1400 об/мин. АОЛ-12-4

9. Злектрокалорифер мощностью 
25квт, напряжение ЗЗОв пе
ременного тока СФ0-25/1-Т

10. Печь электрическая мощ
ностью 100*0 /в т  напряже
ние 220i ПТ-10-2

I I . Кнопочный п о .:  упяавленн?
с двумя кнопочными элемен
тами с одним размыкании 
и одним замыкавший контак
тами, с одним толкателем 
черниго цвета с к-дпиств 
"Пуск” и одним толкателем 
красного цвета с надписво 
"Отои” П КЕ212-2

Э0-8С0/1 Диетой £ Лист- 8
# 3  -

5 б 7 а  »  |Q. I I  12 18

шт. 2

Заказываются 
в технологи
ческое части 
проекта 
Альбом I

и I

N I

’ОМЛ I и w

шт 15

шт 4



901-2-60 Альбом IT

1 2  3 4

12. Универсальный переключатель 
в защищенном исполнении

УП5402-
-С225

13. То же УП5404-
-С29

14 Звонок переменного тока 
22 Ов ЗВП220

П.Комплектные устройства

15. Щит станций управления 
открытого исполнения,сос
тоящий из 8 панелей

Альбом ffl
чертежи
302*3010

16. Щит управления электрока
лорифером типа СФ0-25/1-Т

17, Панель манометрических 
термометров

Э0-ЗС0/1 Листов В Лист 4

6 7 8 9 10

шт. 2

4

" I

комп I

Наман- 
ганскиЯ •« 
экспери- 
менраль- 
ный транс 
форматор- 
ный з-д

I I  12 13

Заказывает©* 
комплекта© © 
электрвкаио- 
рифером



901-2-60 Альбой 1У
6 5

I  2 3 4

Ш. Изделия монтажно- 
заготовительного участка

18, Пост местного управления на- Альбом П
сосом ШМУйПМУ черт.

30-18

19.
1У. Материалы электро- 

_______оборудования

Провод с алюминиевой жилой АПРТ0-500 
сеч.70 кв.мм

20.
21.
2 2.

28.

То же, сеч.85 кв.мм АПРТ0-500

То же, сеч .2,5 кв.мм АПРТО-500

Кабель силовой на напряже
ние I  кв с алюминиевыми жи
лами в полихлорвиниловой обо
лочке сеч.8х7Схв.ым АВВГ

То же, сеч.3x16 кв.мм АВВГ

24. Кабель силовой до 1кв с алю
миниевыми жилами в полихлор- 
виниловой оболочке сеч.

30 -3CC/I Листов ашс* з

5 6 7 8 9 10 I I  12

ит. 4

м 80

и 30 

м 35

м 70 

70м



901-2-60 Альбом IX

1 2  8 4
8x10+1x6 кв.мм АВВГ

25. То же,сеч.3х4+1х2,5кв.мм АВВГ
26* То же,сеч.3х4кв.мм АВВГ

27. Кабель контрольный с алюми
ниевыми жидоами в полихлор- 
виниловой оболочке сеч. 
27x2,5 кв.мм АКВВГ

28. То же, сеч. 19x2,5 кв.мм АКВВГ

29. То же, сач.10x2,5кв.мм АКВВГ

30. То же,сеч.7x2,5кв.мм АКВВГ

31. То же,сеч.4x2,5кв.мм АКВВГ

82. Труба водогазопроводная 
ЦоО ГОСТ 8262-62

33.

34.

Труба стальная электросвар- 
ная размером 38x2 мм гоямчоч*
-63
То же,размером 32x2мм 
ГОСТ I0704-O3*

84 32x2мм

6 6
Э0-80С/1 Листов! Лют 6

5 $ 7 8 9 10 П
к -/26*

м 45 
м -/82*

и 30 

м 15/35*

м I35/I6C* 

м 20/80* 

ы 25/125*

м 40

м 16/21* 

м IQ/I2*

12 18



901-2-60 Альбой 17
- 67

I 2 3 4

35. Металлорукав РЗ-Ц-Х22
36. Огаль полосовая 

40x4им
ГОСТ 103-57 *

37. То же, 25x4мм ГОСТ 103-57*

«сосо Огаль круглая диамет- 
рои 12мм длиной 5м ГОСТ 2590-9/

39. Коробка клеммная 
на 20 зажимов КК-20

40. То же, на 10 зажи
мов КК-Ю

41. Стойка кабель
ная СК-60

42. Полка кабельная ПК-25П

43, Стойка /_  40x4 
t  *1450мм

ГОСТ
8509-57

44. То же, t  »390мм ГОСТ
8509-57

Э0-30С/1 Листов* Лист 7

5 6 7 8 9 10 XI 12 18

и Х/55
м 130

м 50

шт 9

ИТ 4

шт 1/5*

шт 20

шт 80

шт 2

шт 4



901*2-60 Альбом IT
66

1 2  8 4

45. Кронштейн 40x4 
С »890мм

ГОСТ
8509-57

46. Подкос ^  40x4 
£ ■480мм

ГОСТ
8509-57

47. Шинодерхатель ПША Ц/25
48. Кирпич

49. Песок

* - Количество в числителе для варианта 
без электроотопления, в знаменателе- 
-  для варианта с электроотоплением

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составил :

ЭО-ЗСС/1 Листов Лист 8

5 6 7 8 9 10 I I  12 18

шт. 2

от 2
шт 3

тыс
ИТ. C U

м8

СоиIfCL,

(Иванов)
(Фролов)
(Коляда)



69
Союзводоканадниипроект

Харьковский
Водоканалпроект

1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-60 /9/>ь£о/*г /У'

Водопроводная насосная стан
ция П подъема производитель

ностью 43 и 9омЗ/час

Заказная спецификация 30-8CQ/2 
электрооборудования и материа
лов электрического освещения

Листов5 Лист I

ДО Шифр Наименованиецтехни- 
пп по об ческая характерис- 

щесоюз тика основного и 
ной комплектующего обо- 
класси рудования, прибо- 
фика- ров, арматуры,ка
дии бельных и др.изде

лий

Тип, & Завод- Еди Ко Ма
марка, пози иэгото ница ли те
ката ции витель иэ- че ри
лог. по Сдля ме ст ал
1 техно импорт ре во
черте логич. ного ния
жа схеме оборуд.

страна,
фирма)

I  2 Б 4 5 6 7 в 9-

Вес в кг С т о и м о с т ь  
п о  с м е те

един, об
щий

един.
руб. Йчруб)

1 3____

блектроосвещение
I изделиеПункт осветительный

на 6 однофазных
групп ОП-6 шт I



901-2-60 Альбом 1У 1 0 Э0-8С0/2 Листов 5 Лют 2

1 2 8 5 5 6 7 8 9 10 II 12 18

2. Щиток осветительный на 8 
однофазные группы ЩОАУ-8 изцел. шт. I

8. Ящик с понижающим транс ЯТП-0,25/12 „и . „и. I
форматором ОСО-0,25 
220/12в мощностью 250ва

4. Светильник потолочный с
двумя люминесцентными лам 
пами по ВОвт и экранизи
рующей решеткой ПШМ2Х80 _|| ш 4

5. Светильник потолочный с
двумя люминесцентными 
лампами 40вт и экранизи
рующей решеткой ПВЛП2х40 __м _ I

6. Светильник подвесной о 
дуумя люминесцентными 
лампами по 80вт ЛД0Р2Х80 4

7. Светильник потолочный 
с одной люминесцентной 
лампой 40вт ОЛ0-3-1x40 б



901-2-60 Альбой 1У - 7 /

I 2 3 4

8. Светильник подвесной пыленепро
ницаемый с отражателем

ппд-юо

9. Светильник "Плафон" П-1

10. Патрон стенной

I I . Арматура ручной переносной 
лампы с защитной сеткой

12. Лампа люминесцентная мощ
ностью 80вт напряжение 220в ЛБР-80

13. Лампа Люминесцентная мощ
ностью 80вт, напряжение 220в ЛБ-80

14. Лампа люминесцентная мощ
ностью 40вт, напряжение 220в ЛБ-40

15. То же ЛБР-40

16. Лампа накаливания напряже
ние 220в мощностью 40вт

17. Лампа накаливания мощностью 
бОвт, 220в

30-3CQ/2 Листов 5 Лист 8

5 6 7 8 9 Х0 I I  12 13

шт. 4

2

2

1 

8 

8

6

2

2

4



901-2-6 0 Альбой IK

1 2  8 4

18. Лайла накаливания мощ
ностью 150вт, 220в.

19. Лампа накаливания мощ
ностью 40вт,12в

•осм Кабель силовой до 1кв с 
алюминиевыми вилами сеч. 
2x2,5 кв.мм АВВГ

21. То хе,сеч.3х2,5кв.мм АВВГ

22 Провод алюминиевый 
с е ч .2x2,5 кв.мм АППВ

23. То же,сеч.3х2,5кв.мм АЛБ В

24. Провод шланговый с 
медными жилами сеч. 
2х1,5кв.мм (для пере
носной лампы? ШРПЛ

25. Розетка штепсельная двух 
полюсная 250в,6а в нор
мальном исполнении для 
скрытой проводки

ЭО-ЗОО/2 Л истов^ Лист 4

5 6 7 8 9 10 I I  12

шт. 4

2

ы 80

50

П О

60

- " -  10

ит 4



901-2-60 Альбой IT
73

Э0-8С0/2 Листов^ Лмот >

X 2 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

26. То же, в брызгозащищенном ис
полнении для открытой про-
10ДКИ

27. Выключатель однополосный 
250в 6а в нормальном испол
нении для скрытой проводки

28. То же, в брызгозащищенном 
исполнении для открытой 
проводки

2 9  Кронштейн для установки л-*ю4
* светильников

30. Подвес К-980

шт. 4

9"

9

4

2

Главный инвенер проекта 
Начальник отдела 

Составил

Иванов) 
(Фролов)

/

(Аксенов)



Codsводоканалниилроект 
Харьковский 

Водоканалпроект 
1972 г .

-  14  -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-2-60 fi/U>sov /Г

Водопроводная насосная стан
ция второго подъема произво
дительностью 43 и 90м2/час

Перечень заказных спецификаций 
к разделу "Технологический 

контроль"
Листов 2 Лист I

jej Наименование заказных Шифр Количество
пп спецификац. спецификации листов

I ____ 2 8 4

I . Заказная спецификация прибо
ров и средств автоматизации ЭА-ЗСО/1

6

2. Заказная спецификация электро
аппаратуры ЭА-ЗСС/2 3

3. Заказная спецификация щитов 
и пультов ЭА-8С0/3 i

4. Заказная спецификация трубо
проводной арматуры ЭА-ЗСЦ/1 1



501-2-60 Й/.9Ь6Of* !/ - 7 5  - Листов 2 Лист

I г 8

5. Заказная спецификация кабе
лей и проводов 3A-3CU/2 2

6. Заказная спецификация основ
ных монтажных материалов и 
изделий ЭА-ЗСи/З 6

7. Заказная спецификация нестан- 
дартизированного оборудования 3A-3CU/4 1

8. Опросный лист дал эаказН дифн 
Нишометра-сасходомера о сужа- 
.Ьцим устройством

ОЛ 5

1‘лавныл инженер проекта (Иванов)

ЙачалыШк от дела / ■ t - (Фролов)

Составил: (Коляда)



Союэводоканалниипроект
Харьковский

Водоканалпроек?
1972 г .

- 76 -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

901-2-60 аль&ом /к

Водопроводная насосная стан
ция второго подъема произво
дительностью 43 и 90мЗ/час

Заказная спецификация прибо
ров и средств автоматизации 

ЭА-ЗСО/1

Листов 6 Лист X

депо
зиции
по
прин
ципи
альной
схеме

I

1 - 2а
2-  2а

Общесоюз- Наименование па- Предель- Место 
ный шифр раметра,среда и ное зна- уста- 
изделия место отбора им- некие новки 

пульса парамет
ра

Наимено- Тип, Колине- Фак- За- 
вание и мо ство. тичес вод 
характе- дель по ки из- 
ристика проекту требу го

нл на"""610* т0 
один все ?здел* вит
s p  К “ К ”

Стоимость
по смете

Еди 06-

При
ме
ча
йке

2_____________3__________ ± _______5_____ 6 7___ 8 ____ 9___ 10___I I __ 12__ 18 __ 14
Давление воды в 9,5 по Манометр 0БМ1- I  2 Мано
напорных патруб- кгс/см2 мес- общего -100 метро-
ках насосов 1,2 ту назначе вый

ния,без з-д
фланца г . Томск



901-2-60 Альбом 1У 77 3A-3CQ/I Листов 6  Лист 2

1 2  8 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13 14
с радиальным распо
ложением присоеди
нительного штуцера 
Верхний предел 
16кгс/см2

1а-1
2а-1

Давление воды 
в напорных пат 
дубках насосов

9,5 По 
кгс мес 
см2 ТУ

Феле давления.Моди
фикация I.Диапазон 
давлений срабатыва
ния от 2 до 12 
кгс/см2.Дифферен
циал 2 кгс/см2

РД-12 I 2 Приборо
строитель 
ный з-д 
г.Тарту

3- 2а
4- 2а

Давление воды 
в напорных 
патрубках на
сосов 3,4

кгс/
см2

Манометр общего 
назначения,без 
фланца с радиаль
ным расположением 
присоединительно
го штуцера.Верх
ний предел 10 
кгс /см2

0БМ1-
-100

I 2 Маномет 
ровый 
завод 
г.Томск

3- 1а
4- 1а

Давление воды 
в напорных пат
рубках насосов

5,5
кгс/
см2

Веле давления. 
Модификация I .  
Диапазон давле
ний срабатывания 
от 2 до 6кгс/см2 
Дифференциал 
X кгс/см2

РД-12 I 2 Приборо
строитель 
ный з-д 
г.Тарту



78 е *
901-2-60 

I 2 3

5а
ба

Альбом 1J

Давление воды 
в напорных 
трубопроводах

9’5 /кгс/
см2

По 
мес
ту в 
маш-
ва л е

Индикатор давления ИД5- 
ферродинамический -20 
Верхний предел из
мерения 1б кп/см2

Завод 
"КИП* 
г •Харь
ков

56 -  -  -  -  Щит Вторичный показы- ВФС- I
66 ЩУК вающий и самопишу- 20000

па- щий прибор.Шкала 
нель 0*16 кгс/см2
it 2 Скорость движения 

диаграммной ленты 
20 мц/час. Время 
прохождения стрел- 
кий шкалы 16 сек* 
Напряжение 220в,
50 гц.

7а
8а

Расход воды 
по напорным 
трубопрово
дам

180
м3/

В ко
лод
цах 
на
напор
ных
трубо
прово
дах

Диафрагма камер
ная ду«200мм

ДК25- 1
Э-А-

г.Харь
ков

Заказыва
ется по 
опросно-
т а * 7



- 19  -
901*2-60 Альбом 17 8A-3C0/I Листов 6 Лист 4

8 4 5 6 7 в 9 10 11 12 18 14

Расход воды 
по напорным &В май-

вале
Дифманометр мем- ДМИ-Р |  
бранный с индук

2 Завод
"КЖГ

Заказы
вается

трубопрово
дам

час насос
ной
станции

ционным датчи
ком

г.Харь
ков

по опрос
ному лис
ту ЭА-ОЛ

7в
8в

Шит Вторичный пока- ВДС- 1 2
ЩУК вывающий и са
па* мопышущий прибор 
нель с компенсирующим 
* 2 преобразователем 

ПФ-1 и часточным 
преобразователем 
ПС. Шкала 0*200 
мЗ/час. Время 
прохождения 
стрелкой шкалы 
16 сек. Скорость 
движения диаграм
мной ленты 40 
мм/час. Напряже
ние 220в, 50 гц.

7г Сумматор частот- СЧ 1
Вг ный СЧ 2



901-2-60 Аяьбом 17
80

3A-8CQ/I ЛистовС Лист 5

I  2___________ 3_______ 4 5_______________6_________ 7 8 9 10 I I  12 IE 14
Юа-1 
10а-2 
106 

12а-1 
12а-2 
126

Уровень в 
вуарах Л

Датчики 
по месту 
в резер-
1ГЛг; 
Реле- на 
щите ЩУК
Поне ль N2.

Реле искробезопасно
го еопротивлония 
контроля сопротивле
ний с двумя датчи
ками типа ДУ. 
Напряжение 22Ов, 
50гц.

ИКС-
2Н

2 Завод 
высоко 
вольт- 
ной ап
парату
ры г .  
Констан 
тиновка

9а
96
Н а
Нб

ISa-I
ISa-2
186

I4a
146

Аварийный нии- /  7
ний уровень в *—

Рабочий уровень 
в дренажном 
приямке

Аварийный уро
вень в дренах 
ном приямке

0,75 Датчики 
по месту 
в дренаж 
ном при
ямке; 
Реле-на 
щите ЩУК 
панельлг

0,25 -" -

Реле искробезопас
ного контроля соп
ротивлений с одним 
датчиком уровня ти
па ДУ.
Напряжение 220в, 
50гц
Реле искробезопас
ного контроля со
противлений с дву
мя датчиками типа 
ДУ.Напряжение 220в. 
50уц,

Реле искробезопас 
ного контроля сопро
тивлений с одним 
датчиком типа ДУ. 
Напряжен.220в,50гц.

ИКС-
2Н

ИКС-
2Н

ИКС-
2Н

2

I

I



901-2-60 Альбой IT
81

ЭД-ЗСО/ I Листов £  Лист 6

10 I I  12 18 14

15а Аварийный уровень
156 затопления машза-

ла.
0,35 Датчики- То же 

-по месту 
в дренажном 
приямке;
Реле-на щи
те ЩУК, 
панель JB2

икс-
2Н

21а
22а

Температура воз
духа после элект- 
рохалорифера

♦Ю°С Панель
термо
метров

Термометр
маномет
рический

ТСМ-
100

1 Завод 
высоко 
вольт- 
ной ап 
парату 
г>ы г . 
Конотан 
тиновка

2

28а
24а
25а
26а

Температура воз- +5°С По 
духа в помещении меоту
обслуживавшего 
персонала, мастер
ской , электрощит о вой, 
коридоре к умываль
нике

Датчик темпе- ДТКБ- 
ратуры камер >57 
ный биметал- 
лическийдШка 
ла 0-+Ю°С. 

ференциал

4

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составив: j

(Иванов)
(Фролов)
(Коляда)

За*од
прибо.
ров
г*0ре£

Комп
лект
элект
рока-
лорн
фера

25/1-Т



Союзводоканалниипроект 
Харьковский 

В одоканалпроект 
1972 г .

- SZ -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-2-60 ллыолу /у

Водопроводная насосная стан
ция второго подъема произво
дительностью 43 и 90 мЕ/час

Заказная спецификация 
электроаппаратуры ЭА-ЗСО/2

Листов 3 Лист I

I I Общесо Наименование и ха Тип Едини- Коли Факти Завод
пп юзный рактеристика ца из чест чески изго

шифр мере- во требу тови
изделия ния по ется тель

проек изде или
ту лий пос

Сзапол тав
няет. щикЖ

I 2 8 4 5 6 7 ....8 _

Стоимость 
по смете

едини- об- 
цн мая

9 10

Приме
чание

I I

51.

Электроаппаратура,установленная 
и контроля.

Амперметр электроыаг- Э- 
нитный,шкала Л- 300а -377 шт. 2 
для включения через 
TgaHc$opuaTop тока

на щите управления

Завод
ЗИП

г.Крас
нодар



901-2-60 Альбой IT

I 2 ......................... 3 ___________ 4 __ _ 5

52 Ариатура сигнальной 
лаипы с иол очным 
колпачком.Напряже
ние ~220в

СС-3 шт.

53 Пост управления кно
почный одноштифтовой 
с черным штифтомб 
без надписи

ПКЕ-
II2 -I

шт

54 Переключатель кулач
ковый универсальный 
с револьверной руко
яткой с надписью 
i  41

ПКУ-З-
-I2-C0
102

шт.

55 То же,с надписью 
i  59

ПКУ-З-
-I2-A2045

от

56 То же ЛКУ-3-
-12-
С2029

шт

57 Выключатель пакет
ный исполнение 2

ПВ’Л-Ю шт

58 Пускатель иагнитный, 
катушка ~220в

Пи £—11X пт

Листов з Лист 2

6 7 8 9

1 Завод 
"Электро- 
бытпри- 
бормг. 
Тростянец

2 Завод 
"Реостат" 
г.Великие 
Луки

4 Электро
техничес
кий з-д 
г.Ташкент

I

4

8

10 Московский 
завод НВА



9CI-2-60 Альбом IT

59 Реле промелуточное 
Напряжение 220в.

РП-9 шт.

60 Реле времени пнев- РВП
матическое. Катуш 2III

ка 220в
шт

61

62

68

64

65

То хе 

То же

Реле сигнальное, 
утопленного мон
тажа с задним при
соединением

Резистор регулируе
мый 100вт, 4?0ом
♦iose

Предохранитель труб
чатый 250в,10а

РВП
2121

РВП
2122

РУ21/
0,5

ПЭВР-
-100

ПТ-1

шт

шт

шт

шт

шт

Главный инженер проекта ^ 2 ^ 5  
Нач.отдела

Иванов)
ОФролов)

Листов-3 Лист 8

7 8 9

Электроап- 
паратный 
завод г . 
Чебоксары

Электро
аппарат -  
ный з-д 
г.Харько»

Электроаппа- 
ратный з-д 
г.Чебоксары

Завод сопро
тивлений г*
Адагир
ЛОЗ треста
"Севзапмон-
тажавтома-
тика" Составила Ному*

10____ II

(Коляда)



Соювводоканалниипровкт
Харьковский

Водоканалпроект
1972г.

- 8 S  -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-2-60 л/>ьло*г 
Водопроводная насосная стан
ция второго подъема произво
дительностью 43 и 90 мЗ/час

Заказная спецификация ЭА-8С0/8 
щитов и пультов

Н
пп

Т

Наименование Обозначение по 
ГОСТ (чертеж) 
конструкции,TJ

2 3

Листов i  лист I

Коли- Чертеж ”
ЦСГ' 06i i ? T  Монтаж- Примечание

вида ной схемы
4 5 6 7

I

2

3

Шит управления и 
контроля ЩУК блоч
ный каркасный с 
2-мя панелями и ле 
войповоротноа рамой
Панель торцевая 
правая

ЩБК-й00+8CO
NOID T736V7I6 
-71

ПмТ-П-1
ТУВ6.7: ‘71

X Альбом 1 
ЭА-2.8

Альбом К 
ЭА-5,6,7

Г

Панель вспомогатель- ПнВ-21-ЩБК 
ная с двухстворчатой 1736*716-71 
дверью

Главный инженер проекта
Начальник отдела

I

(Иванов)
" (Фголсв/ Состав/л: коляда



Союзводоканалниипроект 
Харьковский 

водоканалпроект 
1972 г .

-  86 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-2-60 / г

Водопроводная насосная станция 
второго подъема производитель

ностью 43 и 90 мЗ/час

Заказная спецификация трубо
проводной арматуры 3A-3CU/I

Листов I  Лист I

и Общесо Наименование и Тип,-
Й З Г

Вес од Коли- Факти Стоимость Приме
чаниепп юзный характеристика услов ного из чест чески по смете 

(руб?шифр ное делия во по требует
сяСзаполизделия обозна в кг проек ft 71 ДНИ— Об —чение ту няется
стройкой)

*** и vw
цы щая

I__ 2 ’ * з ....... Г ' 4 5 6 7 8 9 10 “  I I

I . Кран контрольный 
трехходовой Ру 
1ькгс/сн2

КТК 4 
М20x1,5

0,5 6

2. Вентиль запорный ЗВ-Ш 0,8 4

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составила:

/З у ^ ^ ^ И в а н  ов) 
(Фролов) 
(Коляда)



Союэводоканалниипроект -  87 -
Харьковский ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Водоканалпроект 901-2-60 лльбо/ч
г * Водопроводная насосная отан-

ция второго подъема произво
дительностью 43 и 90 мЗ/час

Заказная спецификация кабе
лей и проводов ЭА-ЗСМ/2

Листов £ Лист X

1Л Обиесоюз
ап ныа шифр Наимеиовапие 

изделий

I г  .....* 3 “

Обозначение 
по ГОСТу,TJ 
или нормали

4 “ ‘

Едини- Коди- Фактичес 
ца из чест 
мере- 
ния

От о им ость 
в рублях

во буется
по изделий одного Общая
проек Сзапол изде
ту няется

строй
кой)

лия

~6 “ в' 9

Приме 
чан не

“ 10

А. Кабели контрольные

I .  Кабель контрольный с АКВЗГ
алюминиевыми аилами 10x2,5кв.мм м 15
о полихлорвиоиловой ГОСТ
изоляцией в подпхлор- 1506-7/ 
виниловой оболочке



901-2-1

i  ; 

2.

3.

4.

5.

30
- 88 -

Альбом 1У ЭА-ЗС14/2 Листов 2 Лист 2

3 4 5 6 7 8 9

То же. АКВВГ
5х2,5кв.мм 
rOCf 1508- 
-71

м 80

Кабель контрольный с КВЕГ 
медными жилами с поли- 4x1,5кв.мм 
хлорвиниловой изоляцией ГОСТ 1508- 
в полихлорвиниловой обо- -71 
лочке.

м 50/135*

Кабель контрольный с алто- АКВВБ 
миниевыми жилами с поли- 10x2,5

м c m
хлорвиниловой изоляцией ГОСТ 
в полихлорвиниловой обо- 1508-71 
лочке

Б. Провода установочнне
Провод установочный с медной UBIxI м 250
жилой с полихлорвиниловой ГОСТ
изоляцией 6323-71

* - Количество, приведенное в числителе, 
относится к варианту без электроотопления, 
в - знаменателе - к варианту с электро
отоплением.

Главный инженер п р о е к т а ^ ^ ^ ^ ъ  (Иванов) 
Начальник отдела (Фролов) 
Составила fruxja. (Коляда)



Оопэводоканалниипроект ~ 89 ~
Харьковский ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Водоканалпроект 901-2-60 л л ы е »  **
1972 г .

Водопроводная насосная 
станция второго подъема 
производительности) 48 ■

90 мЕ/час

Заказная спецификация основ
ных монтажных материалов и 
изделий ЭА-ЗСЦ/8

Листов 5  Лист I

И Общесоюз Обозначе Едини Коли- Фактичес
пп ный шифр Наименование 

изделий
ние по 
ГОСТ,ТУ 
или нор 
мали

ца из
мере
ния

чест
во

по
проек
ту

ки требует 
ся изделий 
Сзаполняет 
ся строй
кой)

I  ̂ 2 _ ___________8 ........... “

А. Трубы

... 6 ~  "1 *  Т '1 1 1

I . Труба стальная электро- 
сварная немерной длины

28x2
10704-68'

м 8,0

2. Трубг. стальная электро- 
сварная немерной длины №  ш.

КУГ04-6»

» 6.0

Стоимость 
в руб

Одно- 06- 
го из оая 
делия

" в  ™  * 1 1 ! ”

Приме
чанио

10 ’ ..

Для дат
чиков 
уровня



901-2-60 Альбом iv

1 2 3

3 Труба стальная электро-
сварная немерной длины

4 Труба стальная бесшов
ная немерной длины

5 Т о ж е

6 Труба меднёя немерной
длины

7 Труба асбестоцемент
ная мерной длины Зм

Б. Черные металлы

1 Швеллер

90
8A-3CM/3

5

Листов 6 Лист 2

4 сл о ■я 00 о о

32x2
ГОСТ
10704-63

М /  /

14x2гост **
8734-58

м 9

14x2
ГОСТ
8734-58

« О О

M8XI-M2 
ГОСТ * 
617-64

м 8,0

Ду-ЮОмм
ГОСТ
539-65

■ / — 1

10 ГОСТ 
8240-56 
ст.З ГОСТ 
535-58

кг 3030



901-2-60 Альбой 17
Si

со

)1

<4|i 4

2. Уголок равнобокий 45x45x5
ГОСТ
8509-57
ст.З ГОСТ 
535-58

3» Полоса 5x30 ГОСТ 
103-57*
ст.З ГОСТ 
535-58

4. Полоса 4x25 ГОСТ 
103-57*"
ст.З ГОСТ 
535-58

5. Полоса 4x12 ГОСТ 
103-57*
ст.З ГОСТ 
535-58

В. Материалы не
металлические

I .  Маты диэлектрические ГОСТ
4997-^9

ЭА-8СМ/8 Листов в  Лист 3

5

кг

кг

Т ~ "  ~ 7 8

35

20

10

10

4



901-2-60 Альбой 1У

I  2 3

Г.Монтажные изделия

I .  Коробка соединительная с
двумя сальниками С-12, 
двумя сальниками С-16 и 
одним сальником 0 2 2

2. Коробка соединительная с
тремя сальниками 0 1 2 ,дву
мя сальниками 0 1 6  и одним 
сальником О 22

3. металлорукав

4. Соединитель ниппельный

5.

6. .

7 .

8.
9 Прокладка

9Z  -
ЭА-8СМ/8 Листов G Лист 4

4 5 6

СК-8 шт. 4
0H8-I-64

CK-I2 шт 3
0H8-I-64

РЗ-Ц-Х22 м 45/б1!
0ТУ22-П8-66
НСЕ 14хМ20 шт 8

СВ14-Труб 1/2" шт 6

CHI4-U20 шт 2

CBI4-U20 шт 4

СВЛ8-М20 от 4

10x18
ТК4-566-68 шт 12



901-2-60 Альбом 17
9 3

1 2  3 4

10. Рамка РПМ 55
0Н4-347-65

XI. 8ажим коммутационный 
нормальный

8К-Н
0H4-25I-64

12. Зажим коммутационный 
о перемычкой

ЗК-П
0Н4-252-64

18» Рейка зажимов P3-S2
0Н4-255-65

14. Рейка зажимож P3-I6
0Н4-25?-65

15. Перфоуголок е - i**oo мм
У-40
0Н4-264-66

16. Контргайка 15Г0СТ
8968-59

17. Профиль монтажный 
перфорированный

Е-82П
0Н4-26О-66

18. Скоба СО-1*
0Н4-240-64

ЭА-ЗСЦ/8 Листов 6 Лист 5

5 ___6 7 8 ____ 9

шт. 45

шт 175

шт 5

от 5

шт I

щт 8

от 4

от 4

ИТ 5С



901-2-60 jtffbdov I f ЭА-ЗСМ/З Листов* Лист б
- 94

I 2 Б 4 5 б

19. Скоба СО-22
ТК4-241-67

шт. 50

20. Скоба СО-27
TK4-24I-67

шт 30

21. Скоба СО-34
TK4-24I-67 шт 80

22. Стойка K3I0U ВТ 2
23. Болты разные ГОСТ

7798-70 кг 15
24. Гайки разные ГОСТ

5915-70 кг 2
25. Шайбы разные ГОСТ

II37I-60 кг 2

* - Количество,приведенное в числителе относится 
к вариаиту без электроотопления,в знаменателе- 
-к варианту с электроотоплением.

Главный инженер проекта 
Начальник отдела

Составила:

^ ( И в а н о в )  
(Фролов) 

Коли^^ (Коляда)



Союзводоканалнишроект 
Харьковский 

Водоканалпроект
1972 г .

- 95 -
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-2-60 лам *# /у' 

Водопроводная насосная стан
ция второго подъела произво
дительностью 43 и 90и$/час

Заказная спецификация ЭА-ЗСЦ/4 
нестандартизированного обору

дования
Листов I Лист I

Паииенование и 
характеристика

Организация 
и автор 
разработки

Л черте
жа обще
го вида

Коли
чест
во
имелий

Рекомен
дуемый
изгото
витель

Примечание

2 3 4 Ь ь „ - . у
Установка датчиков уровня 
в дренажной прилике и иа- 
шиниои отделении

Харьковский
Водоканал-
проект

Альбой П 
ЭА-9-Х

1 ПЗУ
монтажно
го управ
ления

Установка реле давления и 
ыаноиетра ШИЖ Альбой П 

ЭА-9-2 I __м __

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 

Составила':

(Иванов)
(Фролов)
(Коляда)0



тшовой проект
Союзводоканалниипроект 

Харьковский
Водоканалпроект 9 01 -2-60  AfltSov W

Водопроводная насосная станция 
второго подъема производительностью  

43 и 90 мЗ/час

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 0Л ДЛЯ ЗАКАЗА 

ДИФМАНОМЕТРА -  РАСХОДОМЕРА С 

СУЖАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ.



Форма УОЛ-1-72

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я ЗА-ОЛ
для заказа дидыанометра-расходомера жидкости 

с сужающим устройством

Позиция Я 7а, 76, 8а, 86 Спецификация Я ЭА-ЗСО/1

Опросный лист является техническим и юридическим докумен
том для заказа приборов серийного производства, подписывается 
руководителем предприятия-заказчик а и заверяется печатью.

Два экземпляра опросного листи направляются комплектующий 
организации; копия хранится у заказчика и в организации-соста
вителе спецификации.

По всем вопросам даются точные и исчерпывающие ответы. При 
неточном и неполном заполнении опросного листи или несоблюдении 
условий, оговоренных в справочных материалах завода-изготовите- 
ля, заказ не выполняется.
I .  Заказчик ___________________________________________________

2* Почтовый и телегрг’чый адрес и телефон заказчика ___________

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходо- 
м етр ______
4. Подлежит заказу:

4 .1 . Диафрагма ДК25-200-А-П-а-1 
/количество/ _ ш т » 2

(обозначение только по ГОСТ 14321-69 или ГОСТ 14322-69).
4 .2 . Уравнительные сосуды _ ■да,нет

(ненужное зачеркнуть)
(поставляются только при температуре жидкости 120 С и выше).
4 .4 . Вентильный блок ____________ да.нет___________________

(ненужное зачеркнуть)
4 .5 . Фильтр с редуктором ________ да-,нет___________________

(ненужное зачеркнуть) 
(поставляются только для пневматических приборов)



форма УОЛ-1-72

4 .6 . Дифлакометр ______Л?ДИ—Р_________________________шт. 2
(заводское обозначение) (количество)

4 .7 . Вторичный прибор ВФС-10СОО_________________ . шт. 2
(заводское обозначение) (кол-во) 

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводои- 
изготовителем ди<|ыанометра{,

5. Измеряемая жидкость _______________ вода_________________
6. Температура измеряемой жидкости перед сужающим устройством 

___________________+ 12 °С
7. Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:

7 .1 . Рабочее /избыточное/ 9,5 кг^/см2.кгс/ет*?  (ненужное
зачеркнуть).

7 .2 . Максимальное (избыточное) 5.5 к г с / о м 2 ( н е н у ж н о е
зачеркнуть).

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 . При температуре, указанной в п.6 и д авлении по п.7.Х . 

 кХУмЗ
(заполняется для всех типов ди$манометров) J

о.
8 .2 . При темпетаруре 20°С и давлении, указанном в п .7 .1 . '

______________________________________________________к г / м З __
(заполняется только для ди$манометров с ртутным заполнением)

9. Вязкость измеряемой жидкости (для воды не заполняется) чри 
температуре, указанной в п .6 , и давлении по п .7 .1 .

____________________________________  кг/сек/м2
10. Плотность разделительной жидкости при температуре раздели

тельных сосудов и авиосферном давлении____________кг/мЗ
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполни

телем, а также для сильфонных самопишущих и показ ив аэдих).

I I .  Средний расход Ж мЗ/ч,
(ненужное зачеркнуть)

12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора 
/по расходу/

«



Форма УОЛ-1-72
___________ 0 - 2 0 0 ______________ И3/ч,л/ч,к1'/чд/т1
(выбирается по ГОСТ 3720-66) (ненужное зачеркнуть)
13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от уста
новки сугаидего устройства при расходе, указанном в п.12 ______ _
_________________ ,____________________0.02 кгс/смЗ, -кгс/ма.

(ненужное зачеркнуть)
14. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужав
шим устройством при температуре 20°С _______________203 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда внутренний диаметр 
трубопровода превышает максимальный диа
метр, на который изготавливает диафрагмы 
завод-изготовитель, диафрагма должна быть 
изготовлена на месте монтажа по расчету и 
чертежу, высылаемых заводом-изготовителем. 
Расчет и чертежи на д%фрагмы выполняются на 
диаметр до 1600 мм._____

15. Марка материка трубопровода_______ /  -■ /_________________
16. Коэффициент линейного расширения материала трубопровода при
температуре, указанной в п. 6 __________________________________  1

(заполняется при отсутствии сведений 
в "Правилах £8-64";.

17. Потребное количество пар отборов давления _______ одна______
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании более одной пары отборов 

необходимо указать угол между отборами, а 
также перепад давления по ГОСТ 3720-66,если 
количество пар отборов давления не совпадает 
с числом заказываемых дифланометров по дан
ному опросному листу.

18. Пределы измерения дополнительной записи давления -  кгс/см2 
(заполняется только для дифланометров сильфонных самопишущих с

дополнительной записью давления).
19. Необходимость наличия дросееля в сильфонных дифланометрах
_____________________________________-да-,нет (ненужноел,зачеркнуть)
(заполняется только для сильфонных самопишущих и показывающих

дифлан омет ров)

-е
е



Форма УОЛ-1-72
ПЙШЕЧАНИЕ: Сильфонные ди$манометры с дросеелеи пос

тавляют ся только по требованию заказчика 
для улучшения отсчета показаний прибора 
при наличии пульсации измеряемой среды в 
трубопроводе.

20. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям , оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя 
на заказываемый комплект _____________________________________

21. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее 
служебный адрес ____________________________________

П.П. Заполних

Телефон

Проверил___________

Подпись руководителя

Типовой проект 901-2-60

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293764/4293764293.htm

