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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

9 D 4 - D 2 -  F

АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ТИПА К Т

АВТОМАТИЗАЦИЯ

А Л Ь Б О М  3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ:

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Альбом 1 Электрическая и пневматическая системы р е гул и р о в а н и я . Общие положения 
Альбом 2. Электрическая система регулирования. Схемы функциональные и принципиальные 

Нестандартизироьанные конструкции.
Альбом.З.Электрическая система регулирования. Щиты автоматизации 
Альбом.А.Пневматическая система регулирования.Схемы функциональные и принципиальные 

Нестандартизировлнные конструкции
Альбом 5. Пневматическая система регулирований. Щиты автоматизации.

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Альбом Б. Общие положения
Альбом 7. Схемы принципиальные. Релейные щиты и силовые панели

РАЗРАБОТАНЫ
государственным проектным институтом 

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В А С лисАРЕЬ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЮГ. На ДГЦЧИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

ГлАВПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР 
ПРИПАВ jT ? 19/SSSfyo о т -307.79



Обозначение Наименование Страницы

A 5 01 Опись чертежей 2
а з  a a щит автоматизации центральной

части одноконтурный. Пер&ый
класс. Общий Зуд ЗН2

A 3 D 3 Щит автоматизации центральной
части дЗухконтурный. Первый'
к мусс. Общий Вив.

А 3 0 Ч Щ ит автоматизации зон алы
нь/х доЗедчикоЗ. Пер&ый класс
Общий Вид. 25-гЗЗ

A 3 D 5 Щит автоматизации центральной
части одноконтурный. Второй
класс. Общий Вид. 34 Н2

A 306 Щит автоматизации центральной
части дЗухконтурный. Второй
класс. Общий Вид.

A d  £.17 Щит автоматизации зон о ль-
ных доВодчикоВ. Второй класс.
Общий Вид М~62

Обозначение Наименование Страницы
~
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ПОЗ. Обозначение Наимено бание Кол Приме/.

стандартные изделия

в Шкаф щ и т а
Ш шм- юаох боо -1  уч ипзо
о с гз е .  46- 76 /

9 R1-1*R2-1*iR3-1*; Резистор млТ-2 . 2 ном,
R4-i*; RS-1* ГОСТ 7443 -66. 5

Прочие изделия

ю ! f L
Тип Р25. 2. 2. ту2502. 49У8 76 4

н пти-4 it I 1“ ! 1 $
измерении OJU- М,
ТУ2S.08 446- 77. 4

42 РПЛ  / Реле РОУ2-362223, " 2 2 0 6 ,
2^+2pt2n, ГУ/8-823.33/- 78 4

2
S

' /з РПЛ 2 Реле РП У2-366003, ~ 2206

i--------------- Г У 46-523.334-76. /
ТМЗЧ 3 - 
77. У70

44 П Выключатель автоматический.
переменного /пока, расцепите ль 2А,
отсечка 4,35н Тип А 63 -м.
ТУ46-522. //О- 74. /

гмз-/Ч-
77. У2

Предохранитель пг-40, тузе, на4- 74, ТМ5-14- 
7 7, У 2/

45 ГН -4 Плавкая вставка 0,25а 4
4а П 2 - / Плавкая 6с пт а бка 4,0  а 4

_______ЛистA3D2 г
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/. Настоящий черте# применен для у станобок ханОииио/ц/роЯзнцм

2. Па данному чертежу изготовить I__ 1 щитоб.

Поз. Обозначение Наименование Кол Примеу

М ет а  л и

/ ТКЗ-ЮО- 77 Робко Р2 6
2 ТКЗ-404- 77 Рейка Р4 3
3 ТАЗ-405-77 Кронштейн А 9 2

-
4 ТАЗ-409-77 Скабо с 4

У з е л  __ р е б е  о с а
5 ТА3-400- 77 Рейка PQ 2
6 ТАЗ 405-77 Кронштейн А40 2
7 ТАЗ -405 -77 Кронштейн к 44 4 — i-

Иачртй Ебтущеи/х.
Гл спец Л̂ошебскии
РчкУр Зчигермйн
Cm инф. Лоррен кс „ tf У
Ън$ен Горшенина х ' р

— — -

<?33<?/з

_  автоматизация центральных кондиционеров 
типа КГЦ  -  425 ~ А ГЦ -250

Г  /7 &04- ** OJ2- ЛЗ А 502
С/лайия\Лист \Лисгг7ов

Щит абтомотизоции цент 
ральной части одноконтурный 
Первый класс Общий £ид

47
Госстрой ссср

ХАРЬКГ1ЙСКИИ
САНТЕХПРОЕУГ
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Поз. Обозначение Наим ено ба ни  о Кол. Прим.

•
У з е л р е  в е р  с а

У7 рр реле р п  У 2 - зее20з, ~ 222/5;
6&+2р. ТУ-/6' 523.3 3 Т- 78 Т_ ТМЗЧЭ 77 \П2

W РВР Реле бремени пнебматическое

/9

РВП-72- 3122
ТУ-/е- 523.472- 74 Т ТМЗ /3- 77. У НО

03 Выключатель покетнь/и
ns- 2- ТО, исполнение 5
ОСТ Тб. 0520. ODT- 72 /

2

гм л. {ч 77, У17
20 Упор, ТУЗб. 7757- 74

1?Z'

22

Колодка босьмиклеммная,
ГУ36, 7222- 42.

Блок зажима б 6 3 -ТО,
1D

—
ГУ36. 7750-7*+.

23 Упар, Г У 36 775+- 77+ 9_

2

8~мдом

—

Ромка ее *26, 
туз е . 7/30-70

—

Материалы

Про бод 300 ГОСТ 6233-7У
25
26*

Г7Гв -7x7,0 _
/7 В Т х / 5

I
!

4
— _  Лист

т /7 904-02-S3  А  5 0 2  5
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I

J. * Размеры для справок.
2 Покрытие ~ Вариант 5 остзе. 13. 76 
3. ГПаблиць/ соединении и  подключении 

Выполнены на основании схем ПП-
йггэ/\_ 1, Л Я г / П И Г .

904- о г  - лз А50Ч



Вид no Внутренние плоскости щита [развёрнуто)



Продолжение то&л.2

Пробойник о т к у д а  и д ё т К у да  п о с т у п а е т
Данные
провода

Приме'
яание

61 % т 2 / г X Т  <3/ /
65 X Т2 /5 АТ 73/7
69 А Т  7/3 АТ 2 /4
69 х т г / 4 А Т  <3/2
7/ РПЛ 7/75А А Т ТЗ/З
73 Х Т 2 / 3 АТ 7 3 /4
75 РПА2//А А Т  73/5
77 X T 5 /6 АТ 73/6
79 ■AT//6 А т  73/8
д Г A T  8 / 7 А Т 73/70

3 5 ___ Р П Л  7/75_____ __РПЛ 7/72 А П
35 Р П Л / / 72 А АТ 715
89____ РПЛ 7/77 А Т  2 / 7
9/ р п л  2/1 А Т 9 / 2

3 J _  . „ х т з / г  ___ __ А ТЗ/З
S3 __А Т 9 / 5  _  ____ А Т З / 4

95___ X Т З / З _________ А Т 3 / 3
97 РПЛ 7/3 А J A T 3 / 6

, '9 9  _' - J -T J t J J L ________ АТ 5 /6
Та! X T9 /4 _ _ А т У / 6

[ 103 X т  4 / 4 АТ5 /3

j 105 А Т9 /6 А Т  4 / 3
1 107 РПЛ 7/70 А Т  5 /5

j А Ж
\лист
i J L

С ое динения проводок
т а б л и ц а ^

Пробойник Откуда и д ё т Куда поступает
Данные
прободо

Приме' 
чоние

1-1 П7-7/2 10/1
1-3 70/7 РПЛ 7/13
1̂ 5 Ю/9 РПЛ А/5
1-7 пгч/? АТ3/8
1-9 10/10 ATB/9
1-11 пти-7/Аг/ 70/3
1-13
1-17

пти -7 /B zi
R7-7*/f~

70/4 
АТ 7/ 9 — —

1-19 R1-7*/Z пти-///П
1-21 R 2- / * / / АТ?/9 ____

1-23 _ R 2-7 %/2 пти-7/пг
1-25 R3-7*J7 ____АГЗ/9
1-27 R3-/*/2 77TU-7/.-73_____

1-29 R4-7V7 АТ 4/9
P3J R4-/*/2 п т  и -//я 4

_±33 _ R5-7 * / / _____ ATS/9
1-35 R5- 7*/2 ПТЦ-//А5
1-37 Пти-7/Bj АТ7/ 70
7-33 ПТ U -//в 2 XT2/1D
1-7/1 пти -//вз AT3/7D
1-93 п  та -7/84 АТ 4/70
1-1/5 ПТи-7/35 075/70
6/ РПЛ7/5А АТ 8/6
6/ АТ 8/6 AT2/Z

<?зз<?/з

&о4- о г -  / з А302
7

MKl

7



П р о д о л ж е н и е  т а б л  2

Д о н н ы е П р и м е *
Проводник О т к у д а  и д е т К у д а  п о с т у п а е т П р о б  о  д о чание

1/зел р е б е р  с  a
6У PBPJЯ Р В Р / г П
5/ р в р / г Р Р Ц Я
5/ Р Р / / Д х т /з/т
53 Р Р Н Р В Р / Д
63 РВР/3 Р Р /5
65 Р Р / З XT/3/7
67 РВР /7 PBP/f п

169 Р Р / З Д х т у з / г
\ Л _ р в р / э Р Р / З
L7/ -

ГГ)£0- XT/з/з
: 73_ __ '°3/°/<5 _____ __Р В Р / 8 _____ п
 ̂73 X 7-/3/V
L 75____PPJ5P______ __XJJ3/3_____

I-7-7- -..-PPJW6_____ _X ТУЗ/6_____
j 79 _ PP.1JO . _ . _*7/3/5 ....
8! __п в Щ _ ______ __XT/ojiU_____

-
___1

г

33 _ J16/CL__ ,___ .. РР12.Д______ :
2 ..... PPPJA Р Р /2
2 PP/Z X Т  Pi/9

г1
[Г .. ----- -  ------------ ------ ------- ..— - --- ------!

*ип
A3D2 ю /1н

В 
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от
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Продолжение та б л  2

Проводник О т к у д а  и д е т К уда п о с т у п а е т
Донны е
пр об о до

приме
чание

/од РПЛ1/гА РПЛ2/2Я
/09 р п д г / г л ХГ9//0

Д-8а/ РПЛ2/ЗЯ КТ 7//
Д-1'6/ РРЛ 2/3 х т  7/г
5-80/ РПЛ2/5 ХТ7/3
5-/6/ РПЛ 2//О ХТ7/4-

— —

6-80/ РПЛ2/5А Х77/5
6-/6/ РПЛ2//ОА ХТ7/6

7-80/ РПЛ 2/// АТ 7/7
—

7-/6/ РПЛ2//2 ХТ 7/8
8-QOi РПЛ 2///fi АТ 7/9
8-/6/ РПЛ 2//2 А XT7//D
9-80/ РЯЛ2//3 АТ В//
9 -У 6/ РПЛ 2//5 AT8/Z
10-80{ р п л  г / узя А Т  8/3
/0-/6/ РПЛ2//5Я ХТ8 /Ч____

—

г -

____________ <?33<?/з_____
Г  /7 <?о4. og . /*> A3D2



П р о  д о  а умение лпо бл. 2

Проводник О ткуда  и д е т Куда поступает
Донные
пробода I

I
|§

1- /3 1а! 19 КТ6//
щ/пери -
mw d ,e

/-47 10/11 XT6/Z ----и----
1-^9 Ш//2 КТ6/3 ----1/----
1-51 т/го ХТ//8 —

; 1-si XT//8 хт г/ 8 _„__
' 1-51 хтг/8 ХТЗ/8 — и----

±‘51__
1-51
(-51
1-53

ХГЗ/8 Хт!//8 --- ц-----
XT L//8 ХТ5/8 -->,--
XT5/8 ХТ6/Н ---
/0 / / 3 XT 8/5 ---

1S5 /О/Ж хтв/6 —

Продолжение /тюба. 2

ПроВодникОткуда идет Куда поступает
Данные
прабодо

Приме
чание

Л а// ХТ8/8
801 РПЛ 1/10А РПЛ 1/НА п
801 РПЛ1 /11Л РПЛ 1//2 п
801 РПЛ Ц1? А/2
801 А/2 п/ - /Ц
80/ п /-/// /72-///
801 /72-/// X T9//
80/ ХТЗ// Х77/2
801 хт //г -ЛТЗ/2
80/ хтз/г хтЬ/г
80/ хт4/г ХТ5/2

2 РПЛ1/2 РПЛ 2 /2
г РПЛ2/Р ХТ8/9
'Л ХТ8/9 XT8/W
г X Т 8/10 хт///
г ХТ/// ХТ2//
г ХТ2// ХТЗ//
2 ХТЗ// ХТ*///
р Х7-k/ / XTS/f
г ХТ5// XT/3/9
г ю/г XT 8//О

г . /7. & < 2 - S 3 Л 2 0 2
лист
а



ПродоА^ение тоЪл. з Продолжение табл. 5

1ро£одникВыёод КОН-так• та Вы£одflpoioSHUK
тал

PH А 2-1 А4 4-49
А2 Ч'25
АЗ 4-27
АЦ 4-34
А 5 У-35

4-43 веч вч 4-37
62 4-39
83 4-94
Вр Ч-4з
35 /-45

ча
/-4 4
2 2
/•3 7
4-5 9
Р9 40

Р11 3
/-/3 4
4-47 //
/-45 /2
PS  3 /з

IpaiddHUK
вид ком* так• та Вы£аа9ра£адмик

4-55 ✓ 4
4-45
4-54 20

Узел ре Вер с а
РВР

67 4/7 Р п2 6/*
65 3 Я- /74 64
74 5 Р ПО 73
67 In Ъ п8 73*
63 А К 3 2

рр
64* 4А 4 63
6*5 ЗА 5 3 74*

* 5 Р Ю 79
75 5А Р ФА 77
33 2А К 2 2*

33 С 4 J4 84
1

А 301
/ист
/4

х

!
1

1
I
1

“/77 а£ГлиЦа з ~
Подключения пр&ёодок

IpatodHUKВыёоЪ
"5Z77Fконтакта Вы£одПро£однм

РПМ

serf* 12/7 Р 40 Ю7
P S 5 ?
85* /2Ап Р n4DA 80-1
64 5А
69 44 Р п44А 8£И*
Р З /3 ' У П45 85
9 7 /ЗА > 45А 7 /
Ф9 2А К 2 2

ш
75 4А з- 4 94
4-бо4 ЗА V 3 4- /54
5-ea-i 5 /О 5-461
6-8СН 5А ъ 40А 6-/e-f
7-8СИ 44 42 7--16-1
8-8СН НА у 42А 6-464
9-60-1 43 у 45 9-464
Ш-80-! 43 А ъ 15А /0-464
1(09* 2А к 2 2*

Л 4 2 804*

Продолжение т а 5 л. 3

ЦрсгёодникВы&йконтакта Вы&ВПроводник
ГНИ

804* 4 2 4-4

П2Ч

804* 4 2 4-7

М-4*
Р47 4 2 /-49

R2H*

Р24 4 2 /-23

R5-4if

i -2 3 4 2 4-27

Ш #•

4-29 4 4-34

R54*

•/-3 3 4 2 P5S

/ О

■./7. &ОЛ~ о г - A 3Q2.
Аист

/3



T1 I

Продолжение тобл.З Продолжение тоал.Ъ I
I
i
i
i

!

ПроводникВывод
Видкон
такте

ВыбадПроводник Проводниквыбадтток
/770

ВыводПроводник
ХТ7 ITS

1+--8П1 1 801* 1
k -<et г 91* Z
5 - т 3 95 3
5-161 k 10/ 1+
6 - т
6-16!

5 — 93 5

6 105 6
1-801 7 1-7 8
7-161 .8 1-9 9

8-801 9 /09 /О
8-161 to

Ш
XT 8 г* 1

9-801 1 801* 2
9-161 2 69 3
ю-вс' 3 85 5
10- /61 и 79 6
61* 6
81 7 1-51* 8

j
|

|

1
с»
щ

Л 8 1-17 9
г 9 П 9 2 1-37 /О
2* to т а 2

I

1
!
%
1

/г
г./?. &о4-ог-/&  А302 /5
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Продолжение /ггабл.З Продолжение т а Ы  3

Проводник Вывод Вто
ВыводПроводник Проводник 5ы£оВ

Шд
тактаВывод Проводник

ХГ6

'/-'15 /
4- Ц7 2
1-U9 3
/ -s i 4
i-53 &
i-S S 6

№ ребёрса|

КПЗ
6/ У 1 61
69 2 2 69

7/7i 3 3
73 4 4 73
75 5 5 75
77 6 6 77
65 7 7 65
19 б 8 79
2 9 9 2

8/ /а /О 6/—

/ г

т .  о ^ - .л з  А 302 7 7



Поз. Обозначение НаименоЬ ание Кал. Примеч.
Стандартные изделия

3 Шкаср щ ита
щ ш м- юааъбоа- i  уЬ.урзо

ОСТ 56. /3-75 1
т IU"$R2-CR3-/*Rll-/* Резистор

Ri-#RZ- 2* МЛТ-2, 2 к Ом,
ГОСТ 7 / / 3 - 5 6 6

Пппчие изделия
{{ Прибор регулирующий

Tun Р 25.2,2, ТУ25.02.1348-76 Z
т

12 Прибор регулирующий
Тип Р25. / .  2. ТУ 25.02. /34в-76 1

13 ПТИЧ. пт и-г Переключатель Выбора точек
из мере ни я от И - м,
ТУ 25.08. К б -77 2

/ 4 РПМ J Реле РП32-362225 ~  2206
f— —  
1 2i--t2pt2n, Т Ч/6-525.33/-78. i тъ-45- 77, У 7(7,,

15 РОЛ 2 РелеРПУ2;368003, '-2208,
8ъ. ТУ/6-523.33/-Т8 1 ТМЗ‘ 43 * 71.ЧТО

16 РП Реле РПУ2-366205, 220&
6ъ+2р ТУ/6-523. 33/~78 1 TM3-43-77._Х7М_

17 я Выключатель автоматический
переменного тако, расцепитель В А,
отсечка 1,37м. Тип А 63-м.
ТУ/6 -522. //а -74 1 7М3- 44- 

77. У2^

АЗОЗ
Лист

г Цн
б К
-п
ад
А 
\П
од
пи
сь
 ид
от̂

Вз
ам
.и
нЯ
н\

/. Настоящий чертёж П.0ИМ~/1 ~U't для установок кондиционироВащ

В. По данному черт ою  изготовить Г 1 щитов.

Поз. Обозначен и о Наименование Нал.Примеч

X  отс/ли

Т/<3 -  100-77 Рейка Р 2
Г  КЗ ■ Ю1-77 Рейко PH
Г  К З  -№ 5-47 Кронштейн к 9
ТКЗ - 109-77 Скоба С

U з  е  л Р  е  & е  о  г  п
т КЗ-WO-77 Р е й к а  р z
7 К З - 105-77 Кронш т ейн к  iq
Г КЗ -105-77 Кронштейн  /</4

/й
Г . /7. А 5 A3D3

Ятш ?а а̂ Л Ш К и ^ Л ! п ш  т д и чионероЬ

Щит автоматизации цент-
ралшо части дбтантрньюПерВыО класс, Общий Вид.

Госстрой СССР,
ХАРЬKDВПК И И СЛНТ ЕХПРРЕКТ



Пав. Обозначение Наимено ван ие Ко/ Примем.

М а т е р  и алы

1 Проход 330 ГОСТ6233- 77
28 ПГ& 7x10 /О

М —

29 П 6 4 х 4,5 шм

—

—

- -

-  —

—

Лист

A3D3 Т

w
q
9q\ o

lu
o

q п идац\ vqqun $ ир\

Поъ. Наим енова низ Обозначение Кол. Прим.

~  48
Предохранитель Ш-Ю,ТЧ36.4404- 74 ГМЗ-1Ч- 

77. 424
Плавкая вставка о,25а 2

19 Плавкая вставка 4,Оа 2

У з е  л Р е в е р  а а

2 0 Р Р РелеРПУ2- 366203, -v 2 2 0 8 .
ад+2р, ТУ46-523. 33/- 78 4 ТМЗ- /3-

77. 472
24 PSP  !Реяе 6ременипнеёматическов

\Р Зп - 12- 3222,
IТ У 46-523. Ц72- 7U. / ТМЗ-11- 

77 У НО
22 П 8 Выключатель пакетный

—
—

П8- 2- 40, и  с по л нение з,
О С Т 46.0526.004- 72. 4 Тлтя-Щ 

77. 447 1
23 УПОР, ТУ36.4751- 74 4

■

2Ц Колодка восьми клемм нал,

- Т У 36, 7 2 2 2 -7 2 2
25 Блок занимав S3'40,

ТУ 36. 7750-74. 44
2 6 У п о р , Т У  36. /75 7- 74 43
27 Р а м  ко 66 к ое,

ТУ  36. -4730- 70. 4

1 Лист
1 Г.*  0 0 4 -O 8 .A Z  Д 3 0 5  3
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таблица 1 
Надписи но табло и £ рампах Продолжение табл. /
н*

подписи Надпись Кол
н-

нодпи-си Надпись Кол.

Рампа 6 6 x2 6

У /-хв,2-нв; 3-К+,4-К2',5-ГВ 1~
2 /-Л; 2-НА; 3--ха 1
3 У понтур i
и 2 fa) контур L.

Упор
5 Питание схемы, Зрасц-2а Т
6 Регулятор 7 контура.

Вставка 0,25 а У
7 Выходные цепирегулятора

i'контура. Вставка Wa
6 _ Регулятор 2/з) контур а

Вставка 0,25а 7 ’
9__ Выходные цепи регулятора

21$)контура. Вставка f.oa /_
/п f -зим а , -  ле то /

'

г г,•. 9о9- о г - /з  A3Q3 Аисг

5
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L * Размеры для спраВпк.
2 . Покрытие -  Вариант 5 ОСТ Ъб, /3, 16.
3. Таблицы соединений и подключений 

Выполнены НО основании уертекеи
Й223/\-------------Г А£5Р/\I 1; П232/f
А23ЪА

/в
г.л. о<г- /гз А 303 ЗШ



В и д  н а  в н у т р е н н и е  п л о с к о с т и  ш и т о  / р о з ё е р н у / п о /

у
Узел peiepco

ЛГ J L П О З Н 7  ПО З. 2 2
А Пв

поз. 2J 
Р в Р

0 < ?  - <5  A 3 D 3

/ г
lucr



Продолжение т а б л . 2

Проводник Откуда и д е т Куда поступает
Данные
провода

Приме-
чаше

61 РПЛ1/5Й XT10/5
61 х т /а is ХТ2/2
61 хтг/г XT 73//
65 XT/3/7 хт г /s
69 л 7чз/г ХТ//3
69 хт//з XT 2/8
7/ рпл/Нз а XT/3/3
73 XT 2/3 XT 73//
73 РПЛ2//Д XT73/3
77 XT/3/6 XT2/6
79 XT 73/8 XT7/S
8/ хт /а/6 X T 73/70
85 РПА///5 РПП///2Д п _
85 РПЛ///2Д XT 7/5
89 РПЛ //// XT2/7
91 РПЛ2// XT///Z
9/ XT /{/2 XT3/3
93 XT/f/S XT3//
95 XT 8/3 XT3/3
97 РПЛ///ЗА ЖТЗ/6
99 хт/f/s XT5/6

. /а/ XT///8 XT Ч/б
103 x t U/U XTS/3
105 x t W 3 XT///6

а з о з  f

\Jh
5 л

 по
дл
 | na

an
 и

 д
от

а 
\ю

ом
ш

бА

Таблица Z
Соединения прабабок

Провод
ник Откуда и д ё т Куда поступает

Данные
Провода

Г/риме'
чание

/-/ П/-//2 ////
1-3 ///7 р п л  / Ц з
1-5 ///9 РПЛ //3
М П2-//2 ХТ///8
1-9 ////а X Г 11/9
1-11 т и -/ /А 2 / ///3
1-13 пти-//32/ н / и

1-17 ш - / * / / ХТ//9
1-19 R/-/*/Z ПТЦ-//А/
1-2/ RZ-/V '/ ХТ2/9
1-23 R 2 - /V 2 m u - / / A z
1-29 R3-/*// ХТЗ/9
1-27 R3-/*/? ПТЦ-//А 3
/-29 R 8-/*// ХТ///9
1-31 Rp-/*/2 ПТЦ-//А/7
1-33 R5-7*// ХТ5/9
1-3S R5 -/*/2 HTU-1/AS
1-37 ПТ и -1/3/ ХТ///П
/-39 ПТи-//в2 ХТ2//П
1-Ш пти-//вз ХТЗНО
/-4з пти-1/зи х т й / / о
1-^5 ПТи-//В5 ХТ5//П

r,7 . /\303 8



Продолжение /подл. 2

ЛроВодниь Откуда идет Куда поступает
Данные
провода

приме
чание

/07 РПЛ///0 6 Т 5/5
/09 РП/2Д РПЛ//2Л
/09 рпл//гл РПЛ2/2Д
/09 рплг/зл KT////0
4-80! рплг/зл 679//
h-ш рллг/з 679/2
5-80/ рплг/s 6Т9/3 —
5-/6/ РПЛ2//0 679/4 ■
6-80/ РПЛ2/5Л 679/5
646/ РПЛ2//ОД 679/6
7-80/ РПЛ2/// 6Т9/7_
7-/8/ РПЛ2//2 6Т9/8~~
8-80/ РЛЛ2///Л кт9/ 9
8-/6/ РПЛ2//2Л . .З Ц / / о

67/0// ~3-80/ РПЛ2//3 — —

3-/6/ РЛЛ2//3 бт/а/2 —
/0-80/ РПЛ2//ЗЛ

--------
67/0/3 ~ 
67/0/4/а-/е/ РОЛ 2/ /5 Д - —

-------  . —

------------ — —

Z-/ П/-2/? /г// -  -

2-3 /2/7
---——9- <

У Т Jit
/219 X 7" f/i /*>

2-7 П2-2/2 /2 7/n
-------_

Г S7
-лз лзоз

/0
“m i

ID



П р о д о л ж е н и е  т о& л. 2

Пробод' 
Ник О т  к и да идет Инда поступает

Данные
прободо

Приме-'
чоние

г ХТ/З/9 хтзН
г /г/г *7/0/9
г ///г *7/0//О

1---------- '
i Узел ребер са
6i РАР/Й рвр/г п
61 рвр/г р р //й
61 р р Н й хт/з//
63 р рИ РВР/й
65 р в р /з PP/S -

\6Ь РР/3 77/3/7
>67 РВР/7 РВР// Г)
! 63 РР/ЗЙ ХТ/З/2

1 ■7i РВР/З РР/3
'7* РР) 3 Х7/3/3
j 73 

Т 73
Р В Р) 6 РВР/8 п -
PBP/S Х7/3/Р

' 75 РР/ЗЙ Х7/3/3
77 РР//ОД XT/3/6 1

\73~ рр//о XT /3/8
' 81 ПВ/й/ ХТ/З/Ш
[83 п в / с / РР./2Й ;
1 г РВ Р/8 РР/2 —  -

— Г-

А г РР/2 XT /3/9

1 Uh
S N

na
dA

 \П
пд

п. 
и д

о т
о

 
15з

ам
 ин

5 ы

I

Продолжение таил. 2
Пробод" ник Откуда и де т К у до поступает

Данные
прободо

Приме- 
чоние

80/ РПЛ///ОА РПЛ ////й П
80/ РПЛ ////Й РПЛ ///2 п
801 РПА///2 й/г
801 й/2 п/-/Ц
80/ Г//-/// П2-/И
80/ П2-/1/ П/-2//
801 П/-2// 02-2//
801 п г -г // ХТ7/2
80/ Х.Т7/2 ХТ////
801 XT//// ХТ//2
80/ хт//г хтз/г
80/ хтз/г XT///Z
80/ X Т /+/2 XTS/г

2 рп/г рпл //г
г рпл //г рпл г/2
г рпл г/р ХТ6//
2 ХТ6// ХТ7//
г ХТ7// хт/а/9
г хт/а/9 7710/10 П
г XT/0//0 хт///
2 ХТ/// хтги
г хтг// хтз//
г хтз// XTkH
г хтР// XT5//

<f33<e/& <20

Г *  <?04-oz-/3  A 3 Q 3  /г



т а б л и ц а  3
Подключения проб а да к ПроВол^ение тодл-Ъ

ПроводникВывод
видКОП'ШОК'
т а

Вывод ПроВодник ПроВодникВывод
Вид кон* 
та к */77(3

выводПроводник

Ей. 6-80/ 5А $■ /ОА 6-/6/
80/* /ЙП > / /3/ 7-80/ и & i2 7-/61
/S3 * ЗАП f 3 /59 8-80/ ИА ?■ /2А 8-/6/
80/ ЗП Р /0 /49 9-80/ /3 ь /5 9-/6/
8а/* 5ЙП Р та а /53 /0-80/ /ЗА > /5А /0-/6/
/4 з // э* /г /55 /09 * 2А К 2 2*
/47 Ий /2А /5/
/5 7 /3 fh /5 № А
/09 2А К 2 2 Л / 2 8а/*

т< П/-/
' 80/* /гп Р /О /07 80/* / 2 /-/
1 /-5 5 ?

85 * /гяп Р п/аА 80/ * Ш
6/ 53 ъ 80/* / 2 /-7
89 /{ р ПИЙ 8о/*
/ -3 /3 ? П/5 85 лиг
37 /3fl гГ /5Й 7/ 8 0 /* / 2 2-/
/03* 23 к 2 2*

пг-г
Ш 80/* / 2 2-7

73 /3 ? { 9/
4 -80/ 33 3 4-/6/
5-80/ 5 /о 546/

УМ
Н

па
Н

л 
\П

ад
п.

ид
аг

г7
0 

\В
&а

м.
ин
6н

г\

Продолжение то 5 л .2
Пробод-

кик О ткуда  и д е т К у до п о ступ а ет
Данныепро&адо Приме- чание

/-/5 ////9 т т / г ц изюври-
пШиЫВ

/-47 ///// XT/2/Z
/-49 W/2 /7/2/3 —

Н5/ ///го Х7/2/4 —

/-5/ хт/г/4 ХТ//8 —

/ -5/ ХТ//8 Х72/8 —

/~5/ хгг/8 Х73/8 —

/-5/ ХТЗ/8 XT///8 ---

1-5/ Хт 4/8 Х75/8 —

/S3 ////.3 ХТ /2 /5 ....................

/-55 /////+ хт/г/6

2-/5 /2//9 ХТ8/2
г-47 /2/// Х78/3 —

г - (/9 .. Ж / 2 __________ ХТ8/4 —

2-5/ /2/га Х76/8 -- -
2-5/ Х76/8 Х77/8 —

2-5/ ХТ7/8 Х78/5 —

2-53 /2//3 ХТ8/6 —

г-55 1Z//4 ХТ8/7 —

—

г /

г./г. раЛ '- 0 2 - лз АЗО З
Лис

f±



Продолжение т о 5 л . 3 Продолжение тоЪл.З

ПроводникВыводШmate*mo ВыводПроводник

2-97 a
2-99 42
2-53 /3
2-55 44
2-45 49
2-S i 2D

J L
4-4 4
2 2
4-3 7
4-5 9
4-9 40

H i 3
4-43 9

4-h7 44
1-99 42
4-53 43
/•55 i t
4-45 49
/-5/ 2D

1t

Вывод
But«он-такта Вы&ВПроводник

Узел ев ер с Q
РвР

67 in P ГТ2 64*
65 3 % п4 64
74 5 P П6 73
67 7/7 п8 73*
63 A К 5 2

PP
64* 4A 4 63
69 ЗА У 3 7i*
65* 5 P 4D 19
75 5A P ЮА 77
63 2A К 2 2 *

/75
S3 Ci ГМ 84

.

A3Q3
Лист
17 Ц1

н€
.Н

по
Ьл

. \
По

дп
. и

 да
та

 \В
зо

ы.
он

вП
7\

I

Продолжение таЪл.з Продолжение/тгаЪл. ■3

Проводник Вывоз
5ьЪ лat4 rr>Qs та ВыводПроводник ПроводникВывод

Ш5канта*та ВыводПроводник
R12 * 2-43 В 24 В4 2 -3 7

2-47 4 2 2.49 62 2-39

32-2 * ПTU-4
2-21 4 2 2-23 4-44 921 А4 4-49

А 2 4-23
*4-4'* АЗ 4-27

4-47 4 _2_ t-ig Ah 4-34
А5 4-35

к?-4?
4-43 821 64 4-37

4-24 4 2 4-23 82 4-39
_ВЗ 1-М

R3H *
я4_' 4-*43

4-25 4 4-27 _В5_ 4-в5

№4* /2
.4-29 4 2 4-34 2-4 4

2 2
R5H к-

2-3 7
4-33 4 2 4-35 2-5 9

2-7 40
т - 2

2-Н* А24 А4 2-19 2-44 3
А2 2-23 2-43 4

# зз# /з J
г- /7. 4?О-в- 02?- АЗ АЗОЗ

Лист\

В



Предал фение таЬ л. з

Проводник Вы&оЪ
~ т
так-
т о

Вывод Проёодник

6-SCH 5

6 -46 4 6
7- 804 7
7-4в4 8
в -в о -f 9

8-164 /О

кг/о

9 -80 4 i
9-464 2
О  601 3
0-464 А
1*

:4

5

6

м 8
2 * 9 п 9 2

2 * /О П40 2

Ш

804*

9 4 *  '

{ ____

2

95 3

40/ 4

Продолжение гпоЫ 3

Проводник Вывод
Шс5кон
так
т а

Вывод Проводник

93 5
m s е

/ -7 8
/-9 9

409 40

Шёл ро'€ерса\
т з

64 4 4 64
69 2 2 69
74 3 3 74
73 4 * 73
73 S 75

7 7 6 1 б 77
7 ! 7 65

79 8 [_ 8 _
9

79 
2  

34

2 9
_34______ Ю 40

—

\и
*о

Нл
сд

л.
 У

Ю
Рп

 и
 д

а
 т

о

Продолжение та б л . 3

Пробойник Вывод
Пта ВыводПроводник
ATS

—
2* i
444 2
44з 3

/45 5
Ik 7 6
4b9 7
P-5 4* 8
2-47 9
2-37 /О

Ш 1
2*
804*

4
2

-

-
/54 3

/53 5
/55 6

2-5i* 8
2-24 9
2-39 40

Продолжение mob а . з

Проводник Вывод
WWконтак
т а

Выво1 Проводник

XTS

2-44 i
2-45 2
2 -к 7 3
2-1+9 А
2-54 5
2 -S 3 5
2 -5 5 7

кг/А

2 - 3 4
2 -5 2
457 3
/59 ь _

—

Ж

4-804 4
1+-464 2
5 -8 0 4 3
S-464 4-

г. * 7 <?о̂ -02-/г>
#ззе/з

A 3 Q 3
d?v3
~~Шс7

48



I
Продолжение тоол. 3 Продолжение табл. 3

I 1 Вы bod № выбод ПроВодник ПроВодник Выбод
Виокон-такто

Выбод ПроВодник

У[£

2 * 1
80/* 2
/05 3
/03 и
33 3
/0/ 6

/-51* 8
•29___ 9

ХГ5

, ¥

яо/ 2
03____ 3

/07 5

99 ....

1-5/ 8
— — — — —

£-33___ 9
_±*i5___ /0

A3Q3
ШС'П
21

Продолжение тодл.Ъ Продолжение mod л. 3

ПроВодникВыбод Выбод ПроВодник

172

2 х /
в/* 2
73 3
69 п
65 5

71 6
89 7
/-51* 8
/-2/ 9
/-39 /О

Х73

2 * /
80/* г
9/ 3
93 4

—
95 5
97 6

/-51* 8
/-25 9
/-U/ /0

ПроВодникВыбод
butкон-
так
то

ВыбодПроВодник

Х7/2

/ -/5 1

/-47 2

/-49 3
/ - 5 Г 4

/ S 3 5
/ -5 5 6

wL
2 * /
8 0 /* 2
S3* 3

85 5

6
— —

79

/-51* 8

/ 4 7 9

/-37 /О

—

ю ж / з

& о4 - 0 2 - / 3 АЗО Ъ 1ШИ.
20



По з. Обозначение Наименование Кал. Промеч.
_6 КЫ*Нг-4\№-4* Резистор

Rl-5*R2-S'/}3-5* Ш Т- 2, 2 КОМ,
ГОСТ 7773 - 6 в 6

Прочие изделия

7,7/ Прибор регупароющий
___ _ Тип Р25.2.2 ТУ25.02. 1948-70. 2
_ пти- 4 /7TU-5 Переключатель выбора точен

измерения PTLI- М.
ТУ25.0 8. HS- 77 2

? _ РЛ-4, P/7-S Реле РП У 2- 362223. ~ 2508.
2ъ+2р+2п. ГУ76-523.337- 7,8 2

ТМЗ-7Ъ-
77. У7а

а 4-4, д-5 Выключатель автоматический
_____ переменного тока,расцепиттм,

отсечка 7,3 Он. Тип А 63-м
ТУ76-522. НО- 74- 2 ТмзцТр 

17. У2
Предохранитель ПТЧО,
ТУ36, НОГ- 7/ WS- Ы- 77. У21

// /7/-4 /7У-5* Плавкая вставка о, 25а 2
JZ П2-П, Л  2-5 Плавкая вставка {.Оа 2
<з Колодка восьми клеммная

ГУЭ6. 7222- 72. 2
~/4~" Блок зажимов S3- 70,

1. -.. Гу 36. 77SO-74-. 70
1 /5 Улар, ТУ36. 7757- 74. 12

АЗОЧ
Лает

2

I
7. Настоящий черте#применен для зональных доводчиков.
\------------------------------  ----------------- :--------------------------1
1_________________________ ______:______ 1
2. По данному чертежу изготовить 1_J  щ итов.

Поз. Обозначение Наименование Кол•Лримеч.

Д етали

1 ТК3 -700- 77 Редка Р2 12
2 ТК3-707- 77 Редка РП 3
3 ТК3-705-77 Кронш тейн К 9 4
4 ТК 3-709 -77 Скоба с 2

стандартные изделия

5 Шкаф щ ита
ЩШМ- 7000X600-1 У  у  УРЗО
ОСТ36. 73-76 7

г _ Л’ЗЗУ’/з 25| 7От7уи/еккс4
Г-л  # о 4 - 0 2 -  Л5 АЗПЧЯ слей. {

РУК. Г Р . s
стшгК. / 
инЖен. 7.

'мстошеЛсши
tcwrepAWHЛазаренко
Ърше/taffa

7

евтаматизоция центральных кандициане- ров тина КП4-725+КЩ- 250.
Лит. Лист ,Листоб
р 76

щит автоматизации 
банальных доводчиков. 
Первый класс.Общии вбд.

Госстрой СССР
ХАРЬкаьскии
САНТЕХПРОЕКГ



mod л и ц о  1.
Hадписи на таЬло и £ рамках. Продолжение т а б л :

N
подписи

Надпись Кол.
N

Надпи
си Надпись Кол

— Ром ка 66*26

—
/ РвКу 2-ВО', 3-К 2
2 Четверты й контур 1
3 П я ты й  кон тур У

—
— У п о р

—

5 2Питание схемы, 0расц-2а
6 Регулятор, бета ёка-0,25а 2

; 7_ Выходные цепи регуля
тора, бстобка- 1а 2

— -7 — —

— — —

—
—

—

—

—

-

—

-------- -- -
—

—
! ~: _

i

АЗОЧ

| О
н£

Н
по

дл
. I П

од
и.

 у
 З

й
та

\£
зо

л1
 i/

ng
tA

П05. Обозначение Но имена бание Кол

16 Рамка 6 6 х  2 6,
Г У  36. И З О  - ч о

М а те р и а лы

Пробод 3 6 0  Г О С Т  6 2 3 3  - 71

п ПГВ 1*1.0 is
м

id П В 1 x 1 5 iOOп

___________________#33#/5
r/7 &o4- о  г -73 A3Q4 If
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I

1* Размеры для справок.
2 П окры тие  -  &ори а н т  5 DCT3S. /5.76. 
3. таблицы соединении и подключении 

ёыгюлйены но основании

<?ззг/з

а зач7" /7 ог-/,:
Hues
5



ПОЗ to

д-Ця-s)

ПОЗ U  (12)
пЩ п г-Ь тъ пгя)

В и д  но Внутренние Плоскости щита!раэ&ерюта)

1

х__ ж

_______________________ А з з е / з ________ fX _

Г  Г7 < ? £ / / - 3 -3  A3Q4 Г7



Продолжение то б л .?
Ipodod'

пик О т  ну до идет К у до поступает
Маппые
пробода

Приме
чание

9-/83 Х78-Ч/5 xr/4/з
‘/-/85 РП-4/Э ХТ/4/9

s-1 n / s /г 7‘//
5 - 3 7/7 ХГ/4/7
5 ; 5 _ . 7/9 /7/7//8
3 - ~ 7 /72-5/? _2!/to

пти-ь/яг/ 7‘/3
W 3 _ _ . . . ПТи-5/д2/ .. .И Ч _________________ __

47 М-5*// /78-5/9 '

49 . R/-S*/2 ПТи-5/О/ __
2! иг-s*// ЖТ/а-5/9 I

>-23 -&2-3&Z._____________ ПТи-5/fl?
> 2 5 —R.3-5*// /T9-5/9
• > " 2 7 _Яд -5 У  г пти -5//73
?~37__ ПТи-5/В/_________ XT8-5//U

ПТи -5 /В2 X 7 fО 5/W
5 -  4 / пти -5/33 ____ътэ-з/чд.
5 -/В/ РП -5/2/7 Х7//9
5 - / < 5 3 .Л7Л:.5/Л . _  XT9:5/9
3-/65 -PH-5J5A____________ 1_ 5X78-5/6
5 - _ / 5 7 _ . RnsJ/3.___________ XT9-5/3 _____

______

___ ________

т ч
Лист

\Ш
ВК

 по
дл

 \П
од

п.
 и

дя
гп

л 
15

зм
ип

&
У\

1_
----— ----------- - “7

Соединения прободан
Под/шца2

Пробод* 
пик От ни до идет Куда пасту поет

/анные
проВадо 1

1

и ч П/-9/2 7//
7/7 ХТ/4/У

4-5 7/9 /7/9/2
9-7 П2-9/2 7/W
9-Н т и-4/дг/ 7/3
9-/3 m u-9/вг/ 7/9
9-17 R/-9*// X78-9/9
9-/9 к/-9 Ч? т и -9//7/
9-2/ к г - 9 4 / XT/0-9/9
9-23 к г -9*/г пти-4/дг
9-25 83-9 */У X 7 Я-4/9
9-27 8з -4*/г пти- 4/дз
9-37 пти-4/в/ хт в -4//о
9-39 П7и -4/8г Х7/П-4//П
9-9/ п ТU-4/53 _Х79-4//а
9-/6/ Р п -9/гд __Хт// 6
9-/63 /78-9/3 ._Х73-4/Ч
9-/65 __РП -4/5/7

Р П -9//3 - - aZ ?4 /s
__XT З -4/з --- —9-/67

9-/69 РП-////СП7 1 1 X 1 6? J

9-/7/ РП- 4//3/7 __XT9-4/6
9-/73 Р П -4/15/7 —Д*т/а-4/з9-П5 Рп~Ь//о ~^_х7/а-4/59-/77 РП -9/15

__ xj/a -4/б

- 02-/5 A3Q4



Продолжение т о  б  л. 2

ПрйВодникО тк уда  о б е т Ну  да п о с ту п а е т
Данные
провода

Приме
чание

5-8ГН Й-5/2 т-5/-/
ег8о/ П /-5Н п г-э Н
5-80/ П2-5/V ЖТ/О-5/2
S-8D/ XT//8 XT8-5/2
5-80/ x t s - s /2 ХТ9-5/2
5-80/ КГ9-5/2 XT/а S /2

г 7/2 Р П -и /2
2 РП-4/Z XT8-W/
2 XT8-4// ХТ9-4//
2 ХТЙ-4'/ X 7777-4///
2 ХТ/П-4// ХТ//2
2 ХТ//2 XT 8 ~5//
2 ХТ8-5/У х тэ -s//
2_ XT9S// XTW~5//
2 7'/2 РЛ-5/2_______
2 рп-з/г .XTW-5//

4-/5 77/9 XT 2/2 usmegu-
meymE

4-47 7/Н „ X T  2/3
4-49 7//2 XT 2/4
k-5l 7/2/7 XT2/S

Аист
АЗОЧ /о

\30

Продал рвмив табл. 2

ПроводникОткуда и д ё т Ну до п о ступ а ет
Данные
провоза

Приме
чание

5-/63 РП-5//ПА 179-5/5
Sr/7/ РП-5//ЗА XT9-5/6
5-/73 РП-5//5А хт/а-5/з
5-/75 РП-5//0 Х7/0-5/5
5-/77 РП-5//5 ХТ/О-5/6
5-/83 ХТ/4/9 Х Т 8 -3 / 3

5-/85_ X7/4//D РП-5/5

_ l _____ ___XT///________ А - 41/
Л A-4U А -5//

4ва/ РП-4//2А РП-4//2 п
Ч-8а/ РП-4//2 А -4/2
4-80/ А -4/г П/-4//
4-8ai П/-4Н п г -4 н
4-80/ 02-4// XT8-4/г
4-8П/ _ХТ8-4-/2 .. XT9-4/2-
4-ва/ ХТ9-4/2 tr/o-U/z
4-80/ ХТ/О-4/2 X T  7 / 5

5-80/ P O S / / 2 A РП-5//2 П
3-80/ РП-5//2 A -5/2

<?33&/{з

o<e-s<3 АЗОЧ

3 0
\il,cr
9



таблица 3
Подключения прабабок Продолжение табл- 3

Проводник вывод
видКОН'та*'та ВыводПроводник Проводниквывод

винконтакта выводПроводник
РГъЦ ЯЗА'

4-эа4* 12п Р ю 4-/75 9-25 1 2 П'27
4-483 5 2
4-804 12АП Р ЮА 4-469 R±5 к

4чвэ SA & 547 / 2 5-19
4-467 13 ? /5 4-/77

RZS4-474 13А Э 1ЗА 4-/73
ИГ

4-461 2А К 2 2* 5-2/ 1 2 5-23

R35 *

п* / г 4-804* 5-25 1 2 5-27
'

ТН. ПТИА
4-804* 1 2 4-4 9-11 А2/ А1 949

А2 4-23
ш АЗ 4-27

4-804* 1 2 4-7 4-43 82/ В/ 4-37

—
32 4-39

ш * 5 4-4/
_ 4-/7___ ' i г 4-/9

R2'k #

4-2! / 2 4-23

Ы
 Н

 по
д а

 \
 П

од
п 

и 
д

о
та

 
[З

за
м

он
бН

1 *

Продолжение /падл. 2

Проводник О ткуда и д е т К  Уда поступает
Данные
пробада

Приме'
чание

4-51 ХГв-4/8 ХГ9-4/8
из мери-
п т н

4-51 хт9 -4 /8 XT 40-4/8 —

4-51 х п а - 4 / 8 XT 2/5 —

4-53 7/43 XT 2/6 v
4 -5 5 7/44 ХТ2/7

—  —
5-15 Т/49 iT3/2
5-97 7'/// ХТЗ/З — V —
5-99 74/42 х т з / ч —
5-51 7/20 ХТЗ/5
5-51 ХТЗ/5 XT 8-5/8 —

5-51 XT8-5/8 X T9 S /8 —V—
5‘5/ X Т9-5/8 XT 40-5/8
5-53 74/3 ХТЗ/6 —

5-55 7 4/4 ХТЗ/7 — —

т.л. 0 2 -/д A3D4
б /
Диет
И



I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Продолжение табл. 3 Продолжение табл. 3

Проводник
шкон-токта

36/&70Проводник Про&одникЬы&од
вид ком- так- то быбодПрододник

££ H3i 4
Л / 2 5-80/* 2 * i

4-8/7/* Z
k -167 3

3- 80 i * / 2 5 4 4  -/S3 4

к-163 . 
4 -/ 7 /

_5_
— —/7?-5

3-80/* / 2 5-7
4-5/* 8
k -25 *

2* / 4-4/ /8
4-5/7/* 2
4- 163 3 Шо

2  * /
Ц-183 5 4-8/7/* 2

к - 165 б 4-/73 3

4-5/ 8 4-/75 5
4-/7 2 4 -/ 7 7 £
4-37 /О

4-5/* 8
4-2/ 5
4 -35 W

« . . №СТ 
A3D4 ,и \и

н&
.нп

од
А. 

\Л
од

П.
и д

ат
а 

\В
звм

.ин
б.Н

\

3

Продолжение mod л 3

Про&одник Зы&ад
*<ж-
так-
то

&/3/73Проводник

тн5

5-11* . А 21 /V 549
5-23/72

/73 5-27
5 - S 3 В2/ 8/ 5-37

82 5-39
83 5-4/

_7_
4-/ S
г г
4-3 7
4 -з 9
4 -7 SO

4-/*/ 3
4-/з 4
4-47 а

- 4-4 £ /2
4-53 /3
4-55
4-/5

/4 - - —  ■—

4 -5/ 22

Продолжение табл 3

Про&одникВывод
Budком.так-
то

ЬыЬод Проводник

3L
5 - / i
2 2
5 - 3 7
5 -5 9
5 -7 /а

5 -fi 3

543 4
s-k7 Si
5 -kg iZ
5 -5 3 S3
5 -5 5 /4
S-S5 is
5'5/ 20

РП-S

5-8DI * 12/1 P Ю 5 -/ 7 5
5-S8S 5 f
5 -SOI i2fl0 P safl 5-169
5-165 5R 2-
5-167 /3 f id 5-117
5-171 13R Ъ 15R 5 /7 3

5-161 2Й К 2 2 *

7- /7. & С ? 4 -  0 < ?  - / * 3 А50Н-
\лиет 
/3



Продолжение nob л 5 Продолжение mob л 3

Проводник9ыёай

i
t

t
i

i

Вы£осPpciddHUK Проводник ВыбоЪ
&Jdконтакта Вы&дПроводник

Ш X7Y4

A 4-з 4
2* 2 4-5 2

4-/53 3
4-/55 4

4-801 5
4-/5/ 6

5-3 7
5-801 6 5-5 б
5 'ie i 9 — —

5-/53 9
5 -^ 5 /а

xrg

4-// / хтз
4-/5 2 5-// /
4-47 3 5-/5 2
4-49 4 5-47 3
4-5/ 5 5-U9 4
4-S3 5

—
S-SY 5

4-55 7 5-53 5

1

5-55 7

i

I

1

£

^■З3»/з -35

—  ^  ^  Л 3 0 Ч  y5



Пев. Ойозначение Наименование КоА Промеч.

С та н да ртн ы е  изделия

7 Шкаф шита
ЩШМ ЮООХ600-1 УЧ 5РЗО
ОСТ 36- 15'76. /

Прочие и зде ли я

6 Регулятор тем лера туP6i элешри-
ческий трек позиционный
Р Т -З -Т В  -4; ту25.02• 75£ /

& К Р -4 Универсальный переключатель
УП5314-С225. ГУ 16'52НО7У 75 /

/ Z 7 К У - i Универсальный переключатель
УП5314-А225, ТУю-524074. 75 1

/У ргич Реле РПУ2-562223. ^2208,
'ТаГЗ̂ ТЗ- 
77. У  702ъ+2р+2л, ТУ16-523 S 5 T 78 /

12 Р П Л2 Реле РПУ2-566005, -  2208.
8$, Т У -is- 523. ЗЗТ- 28 /

т г ы  
77. У  70

43 U P - i Прерыватель импульсный сту -
пенчатый, •'2208, Р и П -2 ,
ГУЗе, T ilt8 -7 ^ У

Л Выключатель автоматический
переменного така,расцспитель iA,

— отсечка 4.3 Он. Тип А 65- ал.
ТУ  46- 522. НО- 74 У ГМЗ-/Ч- 

77. У2

А 305
Лист
2

\и
нЁ

Нп
од

л 
\П

од
г7

. и
 д

а
та

 \В
зо

м.
ин

£Н
\

^Настоящий чертеrf применен для установок камдицианировош
г ------- ----------------------------------------------------------1

2. По данному чертежу ил г отпоить 1 I щитов.

Поз. Обозначение Наименование Кол Прим.

Метали

i ТК 3-400- 17 Рейка Р2 9
2 ТКЗ-401- 77 Рейка р4
3 Г КЗ - /05 - 17 Кронштейн К 9 £

У з е л р е б е р  с cl

-

4 ТК 3-1DO-17 Рейка Р2.
£

5 ТКЗ- 105' 7 7 Кронштейн к 40
6 ТК 3-105'77 Кронштейн К 44- 4-

Ш о тд Е&лушенко
Pi. спец. Красюше&хии V ^ '
РУКГР. Зингерман
Стмн. Лазаренко
ЦнЖен. ГЬршенина

<РЗЗ*А
г. л .  е о * '-  о ? _  /ур д  v jq c j

%ипа°™ ца?2и5^ Т т а ’̂ п НШ
Cmaduffylucrn \Лисгло£

Щит а&томатизоцио цент-
46

Госстрой ссср 
Х А Р Ь К О В Е  К И И  

С А Н Т Е Х Л Р П Е К Т



Т а б л и ц а  J

Надписи но табло и 3 р о т а  % Продолжение т а б л  У

tf
Надпиа. Надпись т

к
подписи Надпись Кал.

Рамка 66  * 26

{ \ -  меньше ,1-0 ; / - больше У

г \-аЬтом ; —  -ричн. У

упор
5 Питание скемыррасц /а У

ч 1 -  зито \ лето У

A3D5
Лист

ч \ih
Fi 

Н 
по

дл
. \

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
\В

зи
л1.

 ин
бс

Л

Поз. Обозначение На и маю Банив Кол Примеч

У з  е л  у > е & е р  с о
---

/ 5 пв В ыключатель п окетный
л в -г - W, исполнение з,
ОСТ <6, 0526 ОСИ- 7 2 1 VH3-IH-77.00

16 рр Реле роис~3бб20з . ~ггсв
6з*2р. ТУ16-523.331-7В 1 ТМЗ /з- 

77 И 72

п РВР Реле Времени пнеВмогли ческое
Рвп-72 -3 2  22,
7016-523. 472-74 1 7М3-till ЧИП

18 УПОР. ТУ36. 1750-74 У

/9 Блок ЗажимоВ БЗ-1П,
ту 36. 1750- 74 10

20 Упор. ТУ36.1750-7П 7
2/ Рамка 66 х  26, ТУ36, изо-  то

Материалы

Пробое 380 ГОСТ 63-23-71
22 ПГВ 11 1.0 J5

м

23 Пд 11 1,3 80м

___________________ сГЗЗ#Л______

г.п. # 0 4 -0 3 - / 3  A3D5
3 5
IWCT

3



7

1. * Размеры для справок.
2. П о к р ы т и е - в а р и а н т  5 О С Т 56. J5.76.

В. ГП а б л и ц ы  с о е д и н е н и и  и  п о д к л ю ч е н и и  

В ы п о л н е н ы  н а  о сн о в ани и. чертежей* 
A2* Z L - —  3 , А233/ [ "ш 1 ,

<?33 6>/3 je
& о 4 - о г -  /3 А 3 0 5

hucr
5



/70S. j 7  
PSP

В и д  н а  ё н у т р в н н и е  п л о с к о с т и  / р а з ё в р н у л г т о /

р n s

( {
X *2

Аис~
7- /7. # 0 4  - 0 # -  < 5 Л305 6



Продолжение т  об л. (?

Проводник Откуда идет Куда hocmynaem
д а н н ы е
проьода

Приме
чание

9 7 РПЛ1/12А Х Т З /б
39 X T 4 / S X TS /ff
Ю / X T  7 /4 Х Т 4 / 6
ЮЗ Х Т 4 / 4 хт5/3

К Т 7/6 Хт 4/з
/07 р п т и /ю X T 5 / S
109 РПЛ1/2А Р П Л2/2А
юд Р П Л 2 /2 А X T  7/10
4-801 Р  ГМ 2/5 А ХТ8/7
1/-/6/ Р П Л 2 /3 ХТв/8
5 -3 0 / РП/12/5 XT8/9
546/ Р П Л 2 /Ю ХТ8/Ю
6-801 РП Л2 /5 А ХТ9/1
6-/6/ РПЛ2//ОА ХГ9/2
7-80/ Р П Л  2  J/1 ХТ9/3
7-/6/ Р  ПА 2/12 X T  9 /4
8-80-1 РГ7Л 2 /НА XT9/5
8-/6/ РП Л 2 !  12 А XT9/6
9-80/ Р П Л  2/15 XT 9/7
9-16-1 Р П Л  2/15 X T 9/8
/0-80/ Р П Л  2/15 А XT9/9
10-161 Р П Л  2/15 А XT9/10
J X T  6/1 AH

8СИ Р П Л  1/12 РПЛ4///А П

Н̂
Нп

од
л. 

\Ло
дп.

 ид
а/

rra
 Ч

Ззо
мм

мб
 Ы\

ГПаЬлииа 2
Соединения проёодок

Проводник О т к у д а  и д е т К у д а  п о с т у п а е т
Э а н н ы е
п р о д о д о

Приме• 
чоние

/-3 Р П Л  1/13 ХТб/4
/-5 Р П Л / J  5 ХТ6/5
/ -9 ап-1/1 ХТ7/9
Г9 ЦП-1/1 йп-1/7 /7
1-1/ ип-1/д XT6/G
6/ РПЛ 1/5А ХТ8/4
6/ ХТв/и ХТ2/2
6/ ХТ2/2 ХТ13/1
65 ХТ 13/7 KT2/S
69 ХТ13/2 ХТ2/4
69 ХТ1/3 ХТ2/4
7/ КТ13/3 РПЛ1/15А
73 ХТ13/4 ХТ2/3
75 РПЛ2/1А XT13/S
77 хпз/е ХТ2/6
79 ХТ13/8 ХТ1/6
81 XTdJs XT13/1D
85 РПЛ///5 РПЛ1/12А /7
65 РПЛ 1/129 ХТ1/5
39 ЙПЛ1/11 ХТ2/7
9 j РПЛ 2/1 ХТ7/2
9/ ХТ7/2 ХТЗ/З
93 ХТ7/5 ХТЗ/4
95 ХТ7/3 ХГз/5

______________ <р̂>з<?/з

Т Г7. 904-02-/3 А 305
ЛР
“ '\ист

7



Продолжение moSh.Z

ПроВойник Откуда идёт Куда поступает Данные
Прободо

Приме
чание

•

-

У з е л  р е & е Р  с а __
ei Рвр/и РВР /2 П
61• PBP/Z РР//л
61 рр Па X Т(Ъ//
63 р р н РВР /А
65 РВР/З РР/5
65 РР/5 XT/3/7
61 РВР/7 РВР/ / п
69 РР/ЗА X Т/3/2.

■ 11 РВР/З РР/З
7/ PPI3 XT /3/3

- 73 РВР/6 РВР/8 п
73 РВР/8 ЖТ13/Н
15 РР/5А XT/3/S
11 рр/т XT <316 -
73 РР/Ш XT <3/8
8/ пв/л/ х т / з / ю

- 83 пв/с/ PP/ZA
_Z___

2
РВР/В PP/Z
РР/2. XT/3/9

---------  -

A 305
Лист
Ю \п

нВ
 rf

* n
an

s. 
\П

ад
п и

 и
ст

о 
18з

ом
. и

иВ
КЛ

Продол'ц/ение табл. 2

[рододт Откуда идёт Куда поступает Данные 
про & ода

Приме
чание

80/ РОЛ //НА РОЛ ///DA П
80/ РПЛ///ОА А/2
80/ А/2. XT 6/7
801 ХТ6/7 X Тб/8 П
80/ ХТ6/8 X 77//
80/ Х77/1 X 77/2
801 XT/Jz ХТЗ/2
80/ XT3/Z XT *1-/2
80/ х тП /z X TS/Z
2. РПЛ//2 РПЛ2/2
2 рплг/z XT 6/9
2 XT 6/9 XT6/W П
2 X 76/10 XT 8/2
2 XT 8/2 ИП-//3
2 ИП-//3 X 77//
2 XT/// XT 2//
2 XTZ/f XT3//
2 _ хтз/i x tH//
2 хтЧ-// XT5 //
2 XT/3/9 XT5 //

___________________________2>33<?/з>

г  / 7  9 0 4 -  / 3  А 305

3 9  
~ лист 

9



таблица з
Подключения прабабок Продолжение табл. 3

ЧраВо&шнвыбадитак-гро ВыВодПроводник
РЖ

sat /гп Р 10 107
1-5 5 >

Сл 12ЯП Р П109 801*
в{ 59 ?

1 89 Н Р ПИЙ 801*
1-3 /3 > 17/5 85
97 139 У 153 71
tog 29 К 2 2

Ш
75 1Д & 1 91
9-801 ЗА * 3 k-let
5-801 5 ю 5-16/
6-80t 59 ъ ЮА 6-161
7-80/ и ъ 12 7-161
8-801 119 ъ 123 8-161
3-801 15 9- 15 9-161

10-801 139 ъ* 159 10-161
103* 29 к 2 2*

£
л 1 2 801*

ПроводникМбод

i
n
i Bi/SodПроводник

un-f

1-3* 1п 3 г*
М 7П 8 1-1/

Узел PL ? P C О

ЯЗ/Р

р67 1/1 пг 61*
65 3 > n U 61
71 5 р П6 73
67 7П > Л 8 73*
63 9 к В 2

рр
61* /9 ? 1 63
69 39 Ъ 3 71*
65* 5 Р /и 79
75 59 Р /09 77
83 29 к 2 2*

(ЗА.
83 cl л/ 81

A3Q5
Лист 
12

Продолжение тподл.2

ПроводникОткуда иде т Куда поступает
Данные
проВодо

Приме
чание

Аберь
14 к р - п г КЗ-1//
i - i кх-1/1 К 9-1)3 П
1-3 8/22 К 9-1/к
/-3 К 8-1/1/ 7 Г 6/ к
1-5 8/21 КЗ-1/г
1'5 КУ-1/2 776/5
1-7 Kp-l/Lf X Т 7/ 8
H i 8/ /2 8//3 П
/-11 8/13 Х Т б / 6

8а 1 8/16 КР-1/1
801 кр-1/1 КР-1/3 П
801 КР-1/3 XT б/7
2 8/S XT 6/9

1-13 8/9 XT б//
1-15 8/20 XT б/2 —

1-17 8/29 XT 6/3 — .1-

-г , Г 7 . & 0 4 -  £><£>- < 3

<гззгЛ.5

А 505 If



Продолжение табл. 3
ПроводитВывод штантр

Вывод Проводит
Х7/3 УвеА реверса

61 1 1 6/
69 г 2 69
7f 3 3 71
73 ч 4 73
75 5 5 75
77 6 6 77
65 7 7 65
79 8 8 79
г 9 9 2
8< /О /0 8 /

Ш
2 * /
8 0 / * 2
69 3

8 S в
79 6

\\

Продолжение табл.Ъ

ПроводникВыВодшг.тан-
ПЮ

Вывод Проводник

Y12

2 * 1
6 /* 2
73 3
6 9 * ч
65 5
77 6
89 7

т

2 м 1
8 0/* 2
9/ 3
93 Ч
9 5 5

.9 7  . в

А305 \ f Ун
В.Р

по
дь

 \П
одп

. и
 да

та
 

\£
вом

.ш
В.#

*\

Продолжение тоЗл.ъ

ПроводникВывод
ШИконтакта

выводПроводник

ш
143 1
H S г
1-17 3
/-3* ч
1-5* 5
/-//* 6
801* 7 07 80/
801 8 П8 8а/
г* 9 09 2
2 т та г

WL
8П/* 1
9/* г
95 3
101 Ч
93 5
103 в

1-7 8
1-9 9
<09 10

Продолжение табл. 3

Проводник Вывод

gilt ВыВодПроводник
Х Т 8

Л 12* 2
6/* ч
81 5

Н-801 7
4 -16/ 8
5-801 9
5461 10

ш
6-801 1
6-161 2
7-801 3
7-16/ ч
д-801 5
8-/6/ 6
9-80/ 7
9-/6/ 8
/0-80/ 9
/0-/6/ 10

/7. о  г - /с5 А305 f!f



Продолжение табл.З Продолжение табл. 3

Проёодт ВыНод

t
i
l
l Вы£оъПроёодник ПраёодникВыёоЪ

ЬиЪконтакта ЬыёадПроводник
АЗ ерь

JL

2 5
4-44 42гт
4-44* /3/7 ---
3D1 16
4-5 24
4-3 22

/-/3 3
1-45 20
Н 7 29

КР-4
dOl* 4п 2 4-1
801* 3/7 и 4-7

КУЧ

•/-/ * 4п 2 4-5*
1-4 3/7 и 1-3*-

кист
16

\Uh
& Н

 на
д А

 • У
?р

дп
. а

д
а

та
 \

8з
ам

.и
н£

.Н
\

L
1

Продолжение табл, з Продолжение табл, з

ОроёадникВыёоЪ
7шВ
контак
т а ВыёодПроёодник

________________________ <гзз<?/з

г . " A 3 Q 5

4 £
Лист
i5



fb.ft. Обозначение Наименование Гол Прим-

— —Стандартные изделия

7 Шкаф щ и т а
ЩШМ- 1000X600-1 у  Я ОРЗО
а стзе . 13 - 7о. 1

Прочие изделия

8.8' I % I I I

ческий трехпозиционный
РТ-3-Т8-4, ГУ25,0 2- 75Е. 2

У КР-1, Х Р -2 Универсальный переключатель
УП5311-С225, ТУ16-524.074.75 2

ю К У Ч ,К 9 -2 Универсальный переключатель
УП5311-P22S, ГУ16- 524.074.75 2

11 РОД 1 Реле РПУ2-262223, ~ 220В,
2%+2pt2п, ТУ16-523. 331- 78 1 ТМЗ• 13- 

77. У 70
12 РПЛ 2 Реле РПУ2-368003, * 2203

8ъ, ТУ 13-523,331- 76 У тМз• /3- 
77. У7П

13 РП Реле РОУ2-366203, ~ 22 ОВ;“
6yt-2p, Т516-523.331- 78 у ТМ 3 -4 5 -  

77. У7014 U P - i . l / n o Прерыватель импульсныйстуленча-
тый,«22DB,Pun-2t ТУ36.1748-74. 2- 15 /4 выключатель автоматический
переменного тока.расцепитель 2А.

-

_ Лист

АЗОВ г |Uf
ff.

A/
ло

д- 
\П

од
л. 

а
да

та
 \В

за
лг.

ин
£Н

\

l l i

/ Настоящий чертей применен для установок кондиции//ирсПания

2. По данном у чертежу изготовить Г 1 щ итов.

Поз О бозначение Наим енование Кол Прим.
Детали

/ Т К З -1 0 0 -7 7 Рейка Р 2 9
2 ГАЗ  4 0 1 - 77 Рейка Р4 4
3 ТАЗ - Ю 5  - 77 Кронштейн К 9 2

- ■ -----—-------
У з е л р е  6  е  р  с  а

4 Т А З -Ю О - 77 Рейка Р 2
5 T A 3 -1 0 S -7 7 Кронш т ейн к ю 2
6 Г К З -1 0 5 ’ 77 Кронш т ейн К 14 и

<?зз*/з_______ 4 з
Уочотд Ебгтшенко
Or. спей. Hpa/Touiefaik Г.Г7. <?04~ 0 Р -/ & АЗОВРу к Гр. Зингерман Г*"Л1
ст.ин&- Лазаренко Щгрб- Автоматизацияирнтп/тш/г л̂ьД/////1ли&г>л1?
инЖен. ГоршениРот л г - типа кгин25~кг/{ояг,

стадия
Р

Лист
1

Листов
19

Шит автоматизации цент- ГОСС- т о т i ссср
ХАРЬКиЬСКИЙ
САНТЕХПРОЕКТ



Т а б л и ц а  i

Надписи но табло и б рамках П родолж ение т а б л .

н
надпи

си
Надпись кал

к
подпись Надпись Кол.

Ром КО 66*26
1 /контур 1
г г контур 1
3 \-меньше, f*0; /-больше г
4 f -аЬтом •„ -~ручн. 2

...... Упор

5 Питание сметы, драсц. 2 о /
6 1 -зима \ —  лето /

1 А З О В
Лист

ш
&

 Н
 по

дл
. 

\ П
од

пи
сь

 и
 да

 то
 ]&

зо
м.

ин
5.

Н±

П о з  ' О б о з н а ч е н и е Н о и м е н о В а н и е ш

1

[ ----------
П ри м еч

отсечка / 3  Ун. Тип А 63 -м  .
т у / б - з г г .  / ю - 7 4 тмз-14-

—
У з е л  Р £  В о р с а

/6 л з В ы к л ю ч а т е л ь  п а к е т н ы й

п в  - 2  - /0, и с п о л н е н и е  3 ,

1О С Т  1 6 . 0 5 2 6 . a a i ~ 7 2 ТМЗ-/4] 
77 И17

/ 7 р р Р е л е  р п и г ~ з б б 2 о з ,  ^  220в ,

6 ъ + 2 р ,  7 3 / 6 - 5 2 3 , 3 3 1 - 7 8 1
7М3-13-
77. У72

/8 р в р Р е л е  В р е м е н и  п н е в м а т и ч е с к о е

Р д П - 7 2  - 3 / 2 2 ,

Т б  / 6 - 5 2 5 U 7 2 - 7 U /
ТМЗ-13- 
17. у m

/9 У п о р ,  Т У 3 6 - 0 5 0 - 1 4 i

*

2D Б л о к  з а ж и м  о б  5 3 - / о ,

Т О 3 6 . / 7 5 0 - 7 и /3

г< У л а р ,  т у з е ,  п э а - т к J _

2 2
Р а м к а  6 6 * 2 6 , 7 6 3 6 . 1 / 3 0 - 7 0 4

М а т е р и а л ы

П р о б о д  3 8 0  г о с т  6 3 - 2 3 - 7 /

2 3 П Г В  / н о
26
м

2b- П В  / х / . 5
100
М —

< р з з г / з  4 4

Лист
т „ . ? о 4 - о г - / з  / ; g Q 0  3

I



(О
ОО

Щ
I

I  * Размеры для спробок.
г.Покрытие -  Ьариант 5 ОСТ 36. /3, 76.
Л Таблицы соединений и подключений 

быпалнены на осноЬанци чертежей 
йгзу г  I A2iy\- I. A253/CHZ

&о4- о£>-/з дзов Лист
5



Вид н а  ё н у тр е н н и а  ПАоокоо/гти /pars дер н у т а /

поз.15 поз.16
Я ПВ
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П О 5. 18  
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Продолжение таил. 2
\Про6од- 
1  мик О т к у д а  и д е т Куда поступает

Д о н н ы е
пробода

Приме
чание

j 9 1 Р  Г У Н /12 А Х ТЗ /е

1 99 X T  4 /5 xrsje
t is m XTIO/M хтМ/е
! юз хтМ/М Х Т 5 /3

j 105 X TW /6 хтМ/з
4Г}1 РПЛ1/Ю XTS/5

109 Р П /2А Р П Л 1 /2 А
109 P/7JI1/2A Р П Л 2 /2 А

109 Р П Л2/2А ХГЮ /Ю

М-801 Р П Л  2/ЗА Х Т Н /7
М-161 рплз/з X T 11)8
5-801 Р П Л 2 / 5 X T  11/9
5-161 Р П Л 2 /Ю X T 11/Ю
£-801 Р П Л2 /5 А XT 12н
6-161 РПЛ 2j1DA XT12/2
7-801 РП Л2/11 ХГ12/3
7-161 Р П Л  2/12 XT12/M
8-8D1 РПЛ2/11А X T12 /5
д-161 РПЛ2/12А X T  12/О
9-601 РПЛ 2/13 X T1 2 /7
9-161 Р П Л  2/1S X T 1 2 /8

10-801 РПЛ2/13А XT12/9
10-161 Р П Л  2/13А Х Т 1 2 /Ю

А З О В  1 pi
t&

tf/
ro

dA
. 

ХП
пд

аи
да

гп
а 

фз
ам

.и
н&

гЛ

таблиц о 2.
Соединения прободан

Провод
ник Откуда идет К уда поступает

Данные
провода

Приме
чание

1-3 РПЛ 1)13 ХГ9/1
1-5 РПЛ1/5 XT 912
1-9 ЦП-1/1 XT1D/9
1-9 ип-1/1 ип-1/7 П
и / Un-1/8 ХТ9/5
61 РПЛ1/5А ХТ11/М
61 ХТ11/М XT 2/2
61 ХТ2/2 XT 13/1
65 XT 2/5 XT 13/7
69 XTl/Ъ ХТ2/М
69 ХТ2/М XT1bl2
71 РПЛ 4/15А XT 13/5
73 XT 2/3 XT13/M
75 РПЛ2/1А XT13/S
77 XT 2/6 XT13/6
79 XT1J6 XT13/8
81 XT11/S ХТ13/Ю
65 РПЛ 1/15 РПЛ1/12А П
65 РПЛ1/12А XT1/S
89 РПЛ1/11 XT2/ 7
94 РПЛ 2/1 XT 10/2
91 XT1D/2 XT3/3
93 ХТЮ/5 xts/m
95 ХТЮ/З XT3/5

г г?, go#- 0<Р- КЗ
гз-з<?/з 47

_  л  Щсг
А 306 7



Продолжение тоЫ. 2
Провод

ник Откуда идет Кудо поступает
Данные
прохода

Приме- 
чание

8474 ХТ/О/4 ХГ4/2
80/ ХТ4/2 ХТЗ/2
804 ХТз/2 XTU/2
804 ХТ4/2 XTS/2
604 ХТ5/2 XT 7/2
2 РП/2 РПМ12
2 РПЛ4/2 РПЛ 2! 2
2 РОЛ 2/2 XT 9/40
2 XT9/4D XT 44/2
2 ХТ44/2 ХТ44/5 П

2 ХТ44/3 Un-4/з
2 ОП-4/з ип-2/3
2 ОП-2/3 ХТ4/4
2 XT 4/4 ХТ2/4
2 ХТ2/4 ХТЗ/4
2 ХГЗ/4 ХТ4/4
2 Хт4/4 XTS/4 —

2 XTS/4 ХТ6/4
2 КГ6/4 XT 7/4
2 ХГ43/9 XT 7/4

Продолжение тсгЗп- 2
Провод

ник О/пкуда идет Куда поступает
Данные
провода

Приме
чание

2-7 хтэ/е ип- 2/4
2-7 ОР-2/4 ОП-2/ 7 п
2-44 ХТ9/7 ОП-2/8

444 РП/4 ХТб/2
44/3 РП/44 хтв/з
/45 РП//5 XT6/5
/47 РП/44Я хте/е
/49 РП/40 ХТ6/7
/5/ РП/42А XT 7/3

.. • —

/зз РП/ЮА РП/ЗА п
/53 РП/ЗА XT 7/5 

XT 7/6/55 РП/42
/57 РГЦ/3 XTв/9
/59 РП/3 XTв/40

А
80/

ХТ44/4_________
РП/4А

A/4 ________
РП/5

—
п

60/ РП/5 РП/5А п
804 РП/5А РПЛ 4/42

i
l

l
!

РПЛ4]42_______
РПЛ///4А

РПЛ 1/44А______
РПЛ4//ОА
н ? . _________

_ХТ9]3________
ХТ9/9

—
п
п___

п

РПЛ /J/DA
А/2

__ХТ9/8______
XT9J9______80/__ XT 40/4

4гт

А З О Б  .9



Продолжение /подл. 2
Провод-

ник *0/пк у до идет Куда поступает
Донные 
про Под а

При те
чение

Дверь

У-У КРЧ/2 КУЧ/1
ч к у ч ,4 к у ч /з п
4-3 8/22 КУЧ/'ч
4-3 КУЧ/U XT 9/1
4-5 8/21 КУЧ/2
4-5 КУЧ/2 XT 9/2
4-7 КРЧ/k ХТЮ/8
1-П 8/12 8/13 П
4-44 8/15 XT9/3
2-4 КР-2/2 К У-2/1
2-4 К У-2/1 КУ-2/3 п
2-5 8'/22 КУ-2/lf
2-3 К У-2/и XT3/k
2-5 &/21 КУ-2/2
2-5 К У-2/2 ХТ9/5
2-7 КР -2/If XT9/6
2-44 8/12 8 '/13 п
г-и 8 '/13 ХТ9/7

j 304 8/ 46 КРЧ/1
! 804 КР-1/1 КР-4/3 п
| 801 КР- 1/3 ХТ9/9
; sol 8<[1б КР-2/1

А З О В 42

Н
рнпи/сщ

 o
u

jo
g

n
 идоь\ ъ

дои
уунр

npDDOÂ eHde то5л- 2
Провод

ник Откуда идет К Уд о поступает
Ланмь/е
про&адо

Приме
чание

у з е л р е б е р  о а
64 Р&Р/9 РВР/2 П
64 Р&Р/2 РР/1А
64 РР/4А XT 13/1
65 рр/1 РВР/А
65 P&P/3 РР/5
65 РР/5 XT13J7
67 РВР/7 PSP/4 п
69 РР/ЗА ХТ13/2
74 PBP/S РР/3
74 РР/3 ХГ13/3
73 РвР/6 РВР/8 п
73 РВР/8 ХТ13/9
75 РР/5А ХТ 13/5
77 PP/1DA ХТ43/6
79 РР/Ю ХТ13/8
84 ПВ/Л/ ХТ 13/10
83

J ? _
_ 2___

па/ а ______
РВР/8

РР/2 А
РР/2

РР/2 X Т13/9

гг7. &о4- о г ч з
*ззг/з

А З О В

49
huci
44



Таблица з
Подключения прободок

Прододник Выбод ш Прободник

ш=
801 <ЙП Зг / /4/
/53* ърп .2L

р
р

.2:

3 /5£
8а/* 5/7 го /49
80/* 5/7/7 п т  а /53
/4з // /2 /55
/Чт
/57

ИЛ /2/? /5/
{3 /5 /45

/09 2Й Л' 2 г

РПЛ/
80/* 12/? р /о т
{-5 5 у
85* tz/w р п т 80Н
61 5А ъ
89 U р ПИЙ 80/*
1-5 /3 У П/5 85
97 /ЭЛ Г5А 7/
/09* ?А К 2 2*

P/7HZ
75 1й э- У 9/
4-8а/ 3/7 3 4-/6/
5-80/ 5 /о 5-/6/

Продолжение табл.Ъ

ПраВодникВыбод
Шбконтакте

ЗыбодПроВздшк

6-80/
7-80/

5Й Ъ /ОД 6-/6/_
//( Ъ 1р. 7-/61

8-80/ //Й ? <2fl 8-/6/
9-80/ /3 У /5 9-/6У
/0-80/ /зд (5Я /0-/6/
/09* гя К 2 2*

-
Л / г 80/*

ИП-/
/-9* /п 3 2*
/~9 7П 8 /-//

ип-г
2-1* /п 3 2*
2-1 JZ/Z_ 8 г-н
_____ _ _

Узе п___ ре Be г- со

РВР
р67 /п /72 о/*

65 3 ъ nb 6/

АЗОВ
Пост
/4 у<5

 У°
по

дл
 \

По
дп

ис
ь и

 да
та

 Ift
3J>

m. и
нб

Л?
\

Продолжение, глад к .
Провод

ник Откуда и д ё т Куда поступает
Данные 
про б Од а

Ори ме
ча мие

80/ КР-2Н КР-2/3 п
80/ КР-2/3 XT 9/Я
а 8 / 5 ХТ///2
г 8 / 5 XT/// 3

143 8/9 Х.Т8// S Bи ели__

h i  5 8/20 XT8/2
h /7 8/29 XT8/3 —

2-/3 8/9 XT 8/5
2-/S 8'/20 XT8/6
2-/7 8/29 XTB'7

— -

7~. /~г &04- О<2 - АЗ
1/7ие:

А306 «



Проб о  а женив т о  6 а. 3 Продолжение тоблЪ

ПроЬодникВыВод№так-то
выВодПроВодлик 9родвднин ВыВод

Ьиакон-ток-
то

выВод НроЬпдник

У?еЖ р е З т а
7/ 5 р П 6 73
67 7/7 & Л 8 73* Ш
63 А к 3 2 /-3* /

1 / ~ 5 * 2
рр 1 1-11* 3

6 / * //} ъ / 63 2 -3 ч
63 ЗА f ,5 7/*\ г -  5 S
65*. 5 Р /а 79 \ 2-7 * 6
75 •5Л Р 10А 77 г-н* 7
83 2А к г 2 * 801* 8 П8 801

I 801* 9 П 9 801
пв j 2 * Ю

S3 С/ JU 3/
ш

ХГ8 8 0 1 * /
н з / $ /* 2

< 4 5 г 9 5 3
1-17- 3 /О/ ч

%

1
2-/3 5 93 5
2 -/ 5 6 /05 6
2-/7 7 / - 7 8

i
1
l

/57 9 / -9 9
-----------------159 /0 1 0 9 /О

*35<г/з

Т.Л. 9 0 4 -  о г - к з  АЗОВ 'S



Продолжение тадл- з
гробойник Выбой *МВыбойПроёоЪник ПробойникВыёод

WSконтакта
ВыбойПробойник

ХГ6

2* 7
✓47 2
74з 3

/45 5
ft 7 G
/4д 7

ХТ7

г* 7
80/ 2
151 3

733 5*
155 б

А 3 0 6  7 /

\и
н

£
.Н

 n
o

b
 л

\Г
7а

д
п

. и
 Н

о
т

а
 \

в
з

а
м

.и
н
6.Н

\

52

ПродоА^вние тсгЬА- з  ПрпдпА^енив тадл- 3

Пробойник ВыбоЬ
Sobконтак
та

ВыбойПробойник
XTS

2 * 7
801* 2
Ю З 3

107 5
39 6

ХНз Узелреберса

61 7 1 6 i
69 2 2 69
77 3 3 71
73 4 4 73
75 5 5 73
17 6 6 77
6 5 7 7 63
79 8 8 79
2 9 9 2

3 1 ___ Ю Ю 81

ПробойникВыбой
Ш?контак
т а

ВыбойПробойник

ХТЗ

2* 7
еси* 2
91 3
93 4
95 5
97 6

Ш
2* 1
801* 2
105 3
юз 4
99 5
1СИ 6

—

\ист
™  0 О 4 - о г . , я  д з а в 17
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Продолжение табл Ъ Продолжение табл 3

Вы бод Вы бод Пробойник
т о

Ж

2-Н 12£L
г-н* /зп
801
Z-S
2 -3

247

ПН 
Н1* 
80:1 
hs 
/-3

НЗ
1-15
1-17

/.6
21
22

2-13
2 4 5 2 0
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12Ц_
13/7
16
21
22
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29
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Пробойник Вывод

№
4 ВыводПробойник

КР-2

80/* 1r 2 2-1
801* зп 1+ 2-7

к/Ч

80/* 1п 2 1-1
80/* ЗП h 1-7

ку-z

г-1* 1П 2 2-S*

2-1 за Lf г-з*

КУЧ

hi* in 2 1-5*
1-1 зп и 1-3*

*зз#/з

т  п. до4- 02-75 АЗОВ
53
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Поъ. Обозначение Наименование Как примеч

Прочие изделия

5,5' Регулятор температуры электри ~
ческий трёхпозиционный,
РТ-З-ТВ-4, ТУ 25. 02-75 В 2

6 КР-h, КР-5 Универсальный переключатель,
1 ---- УП53Н-С225, ТУ16-524.014-75 2

7 КЧ-U. /ГУ-5 Универсальный переключатель,
УП 5311- А 225, 7У16-52У.07Ь-75 2

8 р/7-4. рп~ь Реле РПУ2 - 362223, ~2208,
2ъ +2р +2п, ТУ 16323 33/ - 78 2

TM3-/3-
77. У70

9 ИП-U, ИП-5 Прерыватель импульсный ступен*
чотый1 рнп-2 , ~ 220 В,
ТУ36.Т748 - 74. 2

id л -4 .  л - s Выключатель автоматический
переменного тока, расцепитель 2А,
отсечко 1,Ъ1н, Тип А 63-м.
ТУ 16-522. НО‘ 7У- 2 ТМЪНЧ* 

77. У2
И блок зожимоВ 63-Ю

ТУ 36. / 7 50-74 9
12 УПОр ТУ36. 1751-7U 8

_/з_ РОМКО 66*26

— -------  —
ТУ 36. И30-7/7 6 -- -
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На стоящий чертеж применен йпя зональных доВодчиксЬ

С Z Z 3□
2. По донною чертежу изгото5ить\- - - - - 1 щитоВ

Поз. Обозначение Наименование КОЛ. Примеч.

эетоли

< Т КЗ-100-77 Рейко Р2 / 3

2 7КЗ- /О/>77 Рейка PU 2

3 ТКЗ-105-77 Кронштейн К9 4

Стандартные изделия
—

4 Шкаф щито
щшм- /000x600-1 уч арзо
ОСТ 36. 13-76 i

3 *

В Евтушенко'
KOClCTOUJPprtci
ъингерман
Пазаренко
Горшенина

—
З'О с> «j/о

г '” ' о<?~ <5 д  2Q 9
Рут ГР._ 
Ст.инк.
инженер.

ЩлсК — Автоматизация центральны* кондиционеров 
типа кти- /25-т к ти - £е>п

\ 1. Лит. Шт.. Листов

Р 1 15
Шпгп аЬтпмлггшъА*,„,/ / Гл/'Гт п т ‘, аггрLsis/i /и/ ни и ШЗОЦиЦ
зональных добод чикоо 
Зтгоси класс Одший ХАРЬКОВСКИЙ 

1 САН ТЕХПРО ЕКТ 1—



Таблица 1
Надписи но табло и b рсгмкок Продолжение гпобА. i

Hs
Надписи Надпись Кол.

г*
надписи Надпись кол

Ромка 66*26

( Резерв

\ 2 \  -  меньше ;f-0; / -  больше 2
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Материалы
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1. * Размеры для спроЬак. 
г. Покрытие - Ьориант з  ост 36. /3,76.

Л Таблицы соединений и подключений 
Ьыполнены на осноЬонии чертежей
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Вид на Внутренние пласк.астц(разЬернжо)
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Продолжение т о 6 л . 2.

Проводник О ткуда  и д ё т Куда поступа е т
Данные
npabodo

Приме 
чо ние

5-<89 . РП'эЫпд /T9 -  5/5
5 4 7/ РП-5ИЗЯ XT 9 -5/6
5-/73 Pn-S/fSA / т  fa-5/3
5-/73 РП-S/iO XTfO-5/S
>5-/77 Р Л -S/fS /7 fa -s i  6

3 48 3
JL l[8s__

j----- --------

ХТЗ/и XT8-S/S
. Рп-s/s X T3 /5

л
Jh S Q J

/1 -4 // XT 2/8
1 _ Л - 4 / / A -S H
... РЛ-4//?Л p n - k / i z п

J±£QJ__
U t$ Q l_

Qi_
- 4 * z l

- R a - b / j z . f i - I f/Z
— Л - if-/2 X T8-U/2
— X T 8 - k / 2 XT9-U/2
__/ т а - U / p X Tf a -U /2

X 7 7 5 - 4 / 2 XTZ/6

P n -sN 2 a Р П - 5 /fZ п
-& £ Q L
-&8gf__
S ^ g / —
-£ £ a t_
-£zS3C

РЛ-5//2 fl -3/2
R-S/2. X T 8-5/2

— X T  8 - 5 / 2 X T  9 - 5 / 2
XT9-S/2 XT fa-5/ 2

- X T  fa-5/2 X T 3 / 2 _______
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Соединения про & о дон
Таблица Z

Данные Приме
Прободай*Откуда идет /< пи ступает npabodo чание

4-7 /7  2 /3 ил-4//
—4-7 _ ип-й.Ч ИЛ-4/7 п__

4-// X 72/4 XT2/S /7
4-// НУ7-4/8 *70/4*
U 46/ рп-U/za

------ —f —
XT 2/7

4-/53 XT8-U/3 XT9 -4 /44-/5S Pn-Lf/Sf! X 75-4 /64-7/77 I РП-/-//3 ХТ9-6/14 -/ 5 5 Pn-tf/zaa "
4-/7/
А /*7 ч

pn-иНзл ——- Д—-Г/с? _— 
__XT9-U/6Ч-тПЗ

k'/is
Pn-U//5fl
Pl7- 4 /!q ~ Ш а 4 /з

4-/77 Г РР-4//5 — X 77/7-4 /<̂ 
X 7//кЛ //*4-/53

4-/5з 5 
*

71 
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(л

---Ja-LJJJ */■/ft

—M j/fg
5-7 X 7-3/5
5-7 НП-5/f —U2zs/i
5-У/ X 73/5 —Ulzs/Z. /7
5-// И Л-5/8 — U ajjn /7
5-fSf РП-5/2Д ~~
5 46 3 XT3-S/3 ^Е з }Т ~
5 465 РП-5/5Д ~~
5-/67 РЛ-5//3 '- f jS S s —
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Продолжение та д л . 2

Чрпёадник О ткуда идет Куда поступает
Донные
продода

Приме
чание

Дверь

А-1 УР-А/2 К У- АН
4 -У КУ-А/1 КУ-А/з П
4-з 5122 КУ-А/А
И з КУ-А/А ХТ2/1

S/21 КУ-А/2
\и -5 КУ-А/2 ХГ2/2
[ U-7 к р - А / А ХТ2/3
' U-H 5/12 XT 2/А

4 -и 5/13 XT2/S
U-doi 5/16 КР-А/з
U-eai кр-А/з КР-АН П

1 Д-вО! к р - А Н ХТ2/е
I 5 4 КР-5/2 КУ-5/1
1 54 КУ-5/i КУ-SjS п
1 5-3 5>/22 КУ-S/A

5-3 КУ-5/А хтз/е

J 5 5'/21 КУ-5/2
S-5 КУ-5/ 2 XT3/7
5-7 КР-5/А ктз/е
5-Н S'/12 ХТЗ/9
54У S'/13, хтз/ю

_  Лист

А 3 0 7  Ю

и . 3

Продолжение та д л . 2

Праёаднин Откуда и де т Куда поступает
Даннь/е
продпда

Приме
чание

2
2

РП- А/2 ХТ2/9
__ XT 219

ХГ2НО
ХТ2/10
ХТЗ/1

П
2
2 ХТЗ/1 XTS-A/1
2 ХТв-А/1 Х Т 9 - А / 1

2 XT 9 -А Н X T 1 D -A / 1

2 хт 1  а -А Н ип- и/3
2 ип- А / 3 и  /7-5/3
2 Un-5/З РП-5/2
2 РП-5/2 ХТв~ 5/1
2 ХТв-5/Т ХТ9- 5/1
2 X ГУ-5/1 ХТ1П-5/1

!

1

I

I

!
§
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Таблица 3
Подключения проводок Продолжение табл. 3

Проводник&/0Д0 /С0/Г-так-
т 0

ВыводПроводник

рп4

Ь-801* /?п Р /о Ц--175
k-ISS 5 >
4-801 М П Р ЮЛ 4-Л??
4 -165 5А
4167 /3 ft /5 4-/77
4-/7/ /3/1 & 15/ 4473
4-л?/ гА К 2 г\

в А

л* / 2 4-801*
— шьк

4-7* /п 3 2 *
4-7 7П 9 4 -и

ИП-5

5-7* in 3 2*
7/7 .. — _8_ 54/

—

ПроводникВывод
BTTTЛ-£7АУ*/770*'то

ВыводПроводник
PUS

5801* /2/7 P /О 5415
5-185 5
5г80/ izhn P ЮЛ 5-/69
5-1SS 5/\
5-/67 /3 /5 5-177
5 -/ 7 / /3ft Г ISA 5473
5-16/ 2А К 2 2*

Ш
л / 2 5-80/*

Х7/

{/чз /
4 -/ з 2
4-/7 3

5-/3 5
5-/5 £

—
—547.___ Z___

У _ 
iO _

Jti.83..
4 / & 5 _ —

А'507
лист
/2

г$нпи/£щ 
ош

одп идои\ vgoiioji дщ

!
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Продолжение табл. 2.

Проводник Откуда и д ё т НУ до поступает
Данные 
про в о до

Приме
чание

5-80/ 5 1 /16 кр-5/3
5-801 KP-S/3 КР-5/1 П
5-80/ КР-5/1 XT 3/2

2 5 ' /5 XT 2 >9
2 5 1 S XT2/1D

4-/3 5/9 XT 1/1 Щ р
4-/5 s/za XT 1/2
4-/7 5/Z9 XT 1/3 — ,,_
5-/3 S>/9 XT 1/5
5-/5 s'/zo XT 1/6 _„_
5-/7 5'/29 XT 1/7 ---v---

- -

жззг/з 6 0



Прободение тобл.Ъ Продолжение тоблЪ

Проводникдыбод
Видком-
7 7 / V -/ПОВыводПрободник

■ X7YZ7~М
2* i
k-80/* 2
4-/73 3

П-/75 5
4-/77 6

Тгд

2* /
5-80/* 2
546Ъ 3

5-/53 5
5465 6

Проводник Вывод
Вид
ком-
так-
т о

вывод Проводник

5

2 * 1

5-80/* 2

5-/67 3
5-/63 4
5-/69 5
5-111 %

*7 <0-5

2 /
5-80/* 2

5-/73 3

5-/75 5
5-177 6

А307
лист

/4 VJh
B.К
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,|П
од

7j
да

та
 \
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.ин
В-М
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Продолжение тобл.Ъ Продолжение тобл.Ъ

^РРсСодыип Вывод
W dкон
то K- 
mo

вывод Проводник
1—  
t
\ S -  _  

1+-801 *

A
/
2

Ч-/63 3

1h "
I f - /83 5
H-/6S 6

Ш

г * /

k -8 0 / * 2
k -1 6 1 3
4 - /S3 4
k -m 5
4-/7/ 6

ПроводникВывод
Вий 
ном- 
та к -
т

выводПроводник
ЖТ2

k-3 i
k-5 г
4-7* 3

1

4-//* 4 nk 4-//
4 -11 5 П5 Ц -//

k-80l* 6

4-/5/ 7

Л 8
2* 9 П9 2

2 * /0 П/О 2

ш

2 *  ' i
S-801* 2
5-/6/ 3
5483 и

5485 5

5-3 в
s - s 7

5-7* 8

5-11* 9 П 9 54/
54/ /0 п/о 54/

<?33б/з 6/,

& о 4 - о г -7 з А 3 0 7
Лист 1
'з I
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Продолжение таЬл.З Продолжение та дл . 3

ПробойникВы бод
~ШГ контакте?ВыводПробойник
KP-S

5-604* 4п 2 5-4
5-804* Зп 4 5-7

4-804* 4/7 2 Н-4
<4-804* Зп 4 А -7

КУ-5
5 -4 * //7 2 5-5 *
54 3/7 — _  и_ 5-3*

WZ
4-4*
4-4

4п
Зп

2
и

4-5*
4-3*

—

S J J f / }  & £ )
Г  Г 7  (?о4- о г -  /<3 А307
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Типовые проектные решения 904-02-13

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766040.htm

