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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А  Р Т

Единая ею тема допуоков я пооадок
пола допусков и реком ен д уем ы е

ПОСАДИ
(ограничение ГОСТ 25347-82^
®С1У 0074

Приказом Миняосеротва энергетики я электрификация СССР 
or Ю января 198 5 г .  Л 19 орск введения уотановлен

о 01.08. 1985 г ..

Неооблпденяе отаядарта преоледуетоя по закону

Настоящий отавдарт распространявгоя на гладкие злементы 
деталей о номинальными размерами до 3150 ш  и уотанавлявает 
поля допуоков для гладких деталей в посадках и для не о спрягае
мых элементов.

Основные положения Единой ояотемн допуоков я пооадок 
(ЕСДП), термины, принятые в ней, величины допуоков и основных 
отклонений, правила образования полей допуоков и обозначения -  
по ГОСТ 25346-82.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 144-75.
Стандарт ооответотвует рекомендации ИСО Р 286-62 

я стандарту ИСО 1829-75.

ОСТ
34-13-900-85 

Взамен ОСТ 34-13-900-79

Издания офшшальвое Перепечатка яоопрещеаа



Стр .2  ОСТ 34-13-900-85

I .  ОБЩЕ ПСШОШШ

1Д * Устанавливаемые настоящим стандартом поля допусков 
валов и отверстий являются ограничительным отбором для общего 
применения из всей совокупности полей допусков, которые могут 
быть получены различным сочетанием основных отклонений и допус
ков по ГОСТ 25346-82. Применение специальных полей допусков, 
не включенных в данный стандарт, допускается лишь в технически 
и экономически обоснованных случаях (если применение полей до
пусков по настоящему стандарту не обеспечивает требования, 
предъявляемые к изделиям) или если они предусмотрены в государ
ственных стандартах для соответствующих видов продукции (изде
лий) , материалов иди способов изготовления.

1 .2 . Рекомендации по образованию посадок из предусмотрен
ных в настоящем стандарте полей допусков валов и отверстий 
приведены в приложении (рекомендуемом).

2 . ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ
ОТ I  ДО 500 мм

2*1* Поля допусков должны соответствовать указанным в 
табл. I  и 2 . В первую очередь следует применять предпочтитель
ные поля допусков (обозначение их заключено в утолщенные рамки),

2 .2 .  Числовые значения предельных отклонений размеров 
должны соответствовать указанным в табл. 3 и 4.

3 . ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ
СВЫШЕ 500 ДО 3150 мм

3 .1 . Поля допусков должны соответствовать указанным 
в табл. 5 и 6.

3 .2 . Числовые значения редельных отклонений размеров 
должны соответствовать указанным в табл. 7 и 8.
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Таблица I
Поля допусков валов при номинальных размерах от I  до 500 нм

Ква-
ЛИ-
тег

О с н о в н ы е  о т к л о н е н и я

О d е f 0 h is k m n p г s u

5 h5
—

6 Г6 |дЗ h6 k6 тб|п6 p6 Гб s6

7

®8

штт
Т7 И7

h8

h9

is 7 k7 s7

3

d9

u8

9 19

10 MO

I I o i l d ll h ll

12 Ы2 hI2

13 hE*

14 hI4S y *

15
2

h!5

16 h i*
*

17 h i *
ft

П р и м е ч а н и я :
1.Поля допусков, обозначение которых отмечено знакам * ,  как 

правило, не предназначены для посадок.
2 .Обозначение предпочтительных полей допусков заключены в утол

щенную рамку.
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------- ----------------------------  Таблица 2

Поля допусков отверстий при номинальных размерах от I  до 500 мм

Ква-
лш~
тет

в

7

О с н о в н ы е  о т к л о н е н и я

D Е F G Н
-------------- 1

J S
!--------

К м N P

—
се Н 6 Js6 Кб

шттштштл

г ч 1
г а
Ними earn

07 Н 7 Js7 | « 7  | * 7  |-NT |

8 Е8

щ

Н 8

9 D9
—

Н 9 J s9*

10 DX0 НХО

XI DII | ш |

Х2 НХ2

13 КГЗ* J SI3*

14 HI4* J*I4*

15 Hie?1 J jI5 *

16 Ш6* JsK *

17 HI7* J £ 7 *

П р и м е ч а в  и я:
I* Поля допусков| обозначение которых отмечено знаком как пра

вило, не предназначены для посадок.
2 . Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утол

щенную рамку.



q r o .5

Таблица 3

Поля допусков валов при. номинальных размерах от I  до 500 ш 
Предельные отклонения

Квалитеты 5 г 6

«Лт-

ш |
щ

»'.-шнам

Интервал 
размеров г 

ш
Т

Ь 5  i j £

II о л я д о п у с к о в  

f6

Предельные отклонения- шш

05?

Свыше 6

Свыше IQ ло 1е

Овкюв 18 до 30

Свыше 30 до 50

Свыше 50 д 0  до

3
Г-— \

0
-4

О
О

i
-6J2

Г“ “
-2
-8

0
-6

+3,0
-з ;о

+6
0

+8
+2

+JC0
+4

+12
+6

А 0 +2,5 -10 -4 0 +4,0 >9 vI2 +13 +20о -5 -2,5 -18 -12 -8 -4J0 +1 +4 +s
I

+12

тл 0 +3,0 -13 -5 0 +4,5 +10 +15 +19 +244kU -6 -3 .0 -22 -14 -9 -i,S +1 +6 +10 +15

18 0 +4,0 -16 —6 0 +5,5 -.12 +-.T8 +23 +2?
-8 -4 ,0 -27 -Г? - I I -5 ,5 +1 +7 +12 +18

> 30
—.—|

0 +4,5 -20 -7 0 +6,5 +15 :2I +28 +35
-9

___
-4,5 -33 -20 -13 -6 ,5 2 +8 +15 +22

> 50 0 +5,5 -25 -9 0 +8,0 +18 +25 +33 -h42
- I I -5,5 -41 -2b 16 -в ’о +2 +9 +17

‘ 80 0 +6,5 -30 -10 0 +9,5 +21 +30 +89 +51
-13 -6,5 -49

i
-29

i
-19 -9,5 +2 +11 +20 +32
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Продолжение табл. 3

Квалитвты 5 я 6

ш

+60
+30

0 _______1 S 3
и? 1;  Л™—Э  - -г - prj М N

-30
-60 1 I I !

Интервал
П о .п я Д 0 а у С К 0 В

размеров,

1Ш
h5 j35 "7 7 1U[JF кб тб

d J
Предельные отклонения, мкм

Свыше 80 до 120 0
~15

+7*5
- 7 f5

-36
-58

-12
-34

0
-22

+11,0
-1 1 ,0

+25
+3

+35
+13

+45
+23

+59
+37

Свыше 120 до 180 0

- 19

+9,0
-э|о

-43
-68

-14
-39

0
-25

+12,5
-12^5

+28
+3

+40
+15

+52
+27

+68
+43

1
Свыше 180 до 250 0

-20
+10,0 
-1 0 ,0

-50
-79

-15
-44

0
-29

+14,5
-14 ,5

+33
+4

+46
+17

+60
+31

+79
+50

Свыше 250 до 315 0
-23

+11,5
-11,5:

-56
-88

-17
-*9

0
-32

+16,0
-1 6 ,0

:
+36

+4
+52
+20

+66
+34

+88
+56

Свыше 315 до 400 0
-25

+12,5
-1 2 ,5

-62
-98

-18
-54

0
-36

+18,0
-1 8 ,0

+40
+4

+57
+21

+73
+37

+98
+62

Свыше 400 до 500 0
-27

+13,5
-13 ,5

-68
-108

-20
-60

0
-40

+20,0
-2 0 ,0

+45
+5

+63
+23

+80
+40

+108
+88
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Продолжение габл. 3

Юзалигегы 6, 7 и Ь
м к ы

+200
+100

0
-100
-200

......... if* 1V1T1"" ..... . ____ .____ iу ;J-J-J-J 1 УЧТЧЧ

-
ЕЕЕЕВВ̂ -----I

зга*
г х х х х

Интервал
размеров,

мм

П о Л Я Д о г[ у  с КОВ

re se00 js? к7 S 7 ©8 | ИЗ из

Предельные отклонения, мкм

От I до 3 +ie
+10

+20
+14

-6
-16

о
-10

+5
-5

+10
0

+24
+14

-14
-28

0
-14

+32
+18

Св. 3 до 6 +23
+15

+27
+19

-10
-22

0
-12

+6
-6

+13
+1

+31
+19

-20
-38

0
-18

+41
+23

Св. 6 до 10. +28
+19

+32
+23

-13
-28

0
-15

+7
-7

+16
+1

+38
+23

-25
-47

0
-22

+50
+28

СвЛО до 18 +34
+23

+39
+28

-16
-34

0
-18

+9
-9

+19
+1

+46
+28

-32
-59 0-27

+60
+33

Св.18 до 24 +41
+28

+48
+35

-20
-41

0
т21

+10
-10

+23
+2

+56
+35

-40
-73

0
-33

+74
+41

Св.24 до 30 +81

Св.ЗО до 40 +50
+34

+59
+43

-25
-50

0
-25

+12
-12

+27
+2

+68
+43

-50
-89

0
-39

+99
+60

Св.40 до 50 +109
+70

Св.50 до 65 +60
.a AL

+72
-30
-60

0
-30

+15
-15

+32
+2

+83
-60

-106
0

-46
+133

Св.65 до 80 +62
+43 +59 +59 +102
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Продолжение табл. 3

Квалигегы 6, 7 и 8
м км
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Продолжение табл. 3

Квалитеты 9, 10, I I ,  12

+300

0
ЕШ & & ш щ

-300 7777,£ххЯI y /л////<
iv w

-600 -

Интервал
П 0 Л :я д о п ;у С К О в

размеров,
мм

d9 19 h9 hio ь и Ы2 Ы 2

Предельные отклонения, iмкм

Or I  до 3 -20
-45

-ё
-31

0
-25

0
-40

-140
-200

-20
-80

0
-60

-140
-240

0
-100

Свыше 3 до 6 -30
-60

-10
-40

0
-30

0
-48

-140
-215

-30
-105

0
-75

-140
-260

0
-120

Свыше 6 до 10 Л
-13
-49

0
-36

0
-58

-150
-4340

-40
-ISO

0
-90 -ш

0
-150

Свыше 10 до 18 -50
-93

-16
-59

0
-43

0
-70

о
о

(£><£)
I 

ч
ч -50

-160
0

-ПО
-150
-330

0
-180

Свыше 18 до 30 —65
-117

-20
-72

0
-52

0
-84

-160
-290

-65
-195

0
-130

-160
-370

0
-210

Свыше 30 до 40 -80 -25 0 0
-170
-330 -80 0

-170
=Ш 0

Свыше 40 до 50 -142 -87 -62 -100 -180
-340

-240 -160 -180
-430

-250

Свыше 50 до 65 -100 -30 0 0
Л 5 0
гЗШ -100 0

-190
0

Свыше 65 до 80 -174 -104 -74 -120 -200
-390

—290 -190 -200
-500

-300



Сто. 10 ОСТ 34-13-900-85

Продолжение табл.З

Квалитеты 9,10,11,12

+300

0

-300

-600

3 3 5 у / / /
ж

В532 Vvx> 222S

-

Ш ж
Ш

Интервал
размеров,

мм

П о л ;* д о п  1( с к с> в

d9 f 9 Н9 НЮ Ы 1 d II h I I Ы 2 h 12

Предельные отклонения, мкм

Свыше 80 до 100 -120
-207

-  36 
-123

0
-  87

0
-140

-  220 
-  ш -120

-340
0

-220

-  220
-  570, 0

-350Свыше 100 до 120
-  240
-  460

-  2401
-  590

Свыше 120 до 140
-145
-245

-  43 
-143

0
-100

0
-160

-  260 
-  5IQ

-145
-395

0
-250

-  260 
-  660

0
-400Свыше 140 до 160

Свше 160 до 180

-  280 
т ш
-  560

-  280 
-  680 
-ЭТО 
-  7IQ.J

Свыше 180 до 200 
Свше 200 до 225 
Свше 225 до 250

-170
-285

-  50 
-165

0
-115

0
-185

-  340
т
т
-  710

-170
-460

0
-290

-  340
-  800 
^ЗВО
-  840 
^ 420
-  880.

0
-460

Свыше 250 до 280 
Свше 280 до 315

-190
-320

-  56 
-186

0
-130

0
-210

-  480

Н »=-Ш-
-190
-510

0
-320

-  480 
-1000 
-5 4 0  
-IQ6Q-I

0
-520

Свыше 315 до 355 
Свше 355 до 400

-210
-350

-  62 
-202

0
-140

0
-230

-  оОО
-  Ш -210

-570
0

-360

-  600 
-Ц78 0

-570-  680 
-1040

-  680 
-1250-

Свше 400 до 450 
Свыше 450 до 500

-230
-385

-  68 
-223

0
-155

0
-250

-  7б0 
-И60 -230

-630
0

-400

-  760 
-1390 0

-630— 840 
-1240

-  840 
-1470



ОСТ 34-13-900-85 Сто. I I  

Продолжвше табл.З

Квалитеты 13, 14, 15 

мкм

+1000

0

-1000

-2000

3 5 S 3W W W / / / / /
\Ш Ш , ж

Интервал
размеров»

мм

П о л я  д о п у с к о в

ЫЗ* JsI3* h!4* jSI4* hI5*

Предельные отклонения» мкм

От I  до 3 0
-140

+70
-70

0
-250

+125
-125

0
-400

Свыше 3 до 6 0
-180

+50“
-90

0
-300

+150
-150

0

Свыше 6 до Ю и
-220

■+ri(r
-НО

0
-360

+180
-I8Q -

0
-580

Свыше 10 до 18 0 1
-+27Q ..

+135
-135

{Г4
-430 .

+215
-215

0
-700 _

Свыше 18 до 3& 0
-330

+I5&
-165

0
-520

•«260
—260

0
-840

Свыше 30 до 50 0
-390

+195
-195 -620

Ж
-310

0
-1000

Свыше 50 до 80 5
-460

+230
-230

0
-740 .

+370
- ш

0
-1200

Свыше 80 до 120 0
-540

■*270
-270

0
-870

+435 
+435. -

о
-1400

Свыше 120 до ISO 0
-630 .

+315
--3I5

0
-ioog

+500
-50Q

0
-1600

Свыше 180 до 250 0
-720 _

+525
_-36Q -II5Q

+575 
... -575

0
-1850

Свыше 250 до 315 0
-810

Доь
-405

5
-1300

+с50
-650

0
-2100

Свыше 315 до 400 - 8 9 0 -
+445
-445

0
-1400

+700
-700

и
-2300

Свыше 400 до 500 б
-970

+495
-485

0
-1550

“+775
-775

0
-2500



Сур Л 2 ОСТ 34-13-900-85 Продолжение табл. 3
МКН J

+1000 '  
0

-1000 _ 
-2000

-3000

Ki

77772,
)алмтеты 15,16,17

ЖWz
ш

у////
Ж

Ш

ж
Интервал 
размеров , 

мм

П о л я  д о п у с к 0 в
J,I5* hI6* Ы 7* is 17*

Предельные отклонения, МКМ

От I до 3 + 200 
-  200

0
-600

+■300 
-  300

0
-1000

+ 500 
-  500

Свыше 3 до б + 240 
-  240

0
-  750

+ 375 
-  375

0
-1200

+ 600 
-  600

Свыше 6 до 10 + 290 
-  290

0
-  900

+ 450
-  450

0
-1500

+ 750 
-  750

Свыше 10 до 18 + 350 
-  350

0
-1100

+ 550 
-  550

0
-1800

+ 900 
-  900

Свыше 18 до 30 ♦ 420 
-  420

0
-1300

+ 650 
-  650

0
-2100

♦1050
-1050

Свыше 30 до 50 + 500 
-  500

0
-1600

+ 800 
-  800

0
-2500

+1250
-1250

Свыше 50 до 80 + 600 
-  600

0
-1900

+ 950 
-  950

0
-3000

♦1500
-1500

Свыше 80 до 120 ♦ 700 
-  700

0
-2200

+1100
-1100

0
-3500

+1750
-1750

Свыше 120 до 180 + 800 
-8 0 0

0
-2500

+1250
-1250

0
-4000

+2000
-2000

Свыше 180 до 250 + 925 
-  925

0
-2900

+1450
-1450

0
-4600

+2300
-2300

Свыше 250 до 315 +1050
-1050

0
-3200

+1600
-1600

0
-5200

+2600
-2600.

Свыше 315 до 400 +1150
-1150

0
-3600

+1800
-1800

0
-5700

+2850
-2850

Свыше 400 до 500 

П р и м е ч а н н

+1250
-1250
я:

0
-4000

+2000
-2000

0
-6300

+3150
-3150

1. Схемы расположения полей допусков приведены для интер
вала размеров св. 50 до об мм

2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в 
утолщенную рамку ( B&WV9I -  на схемах) •

3. Поля допусков» обозначение которых отмечено знаком , 
как правило* не предназначены для посадок.
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Таблица 4
Поля допусков отверстий при номинальных размерах 

от I  до 500 мм. Предельные отклонения

Квалитеты 6 и 7

I
о

 
оCvJ1

Интервал
размеров,

мм

П о л я  д о п у с к о в

G6 Н6 j ,6 Кб G7 Н7 К?

Предельные отклонения, мкм

От I до 3 + 8 
+ 2

+ 6 
0

+ 3,0 
-  3,0

0
-6

412 
+ 2

+10
0

+ 5 
-  5

0
-10

Свыше 3 до 6 +12 
+ 4

+ 8 
0

+ 4,0 
-  4,0

+2
-6

+16 
+ 4

+12
0

+ 6 
-  6

+ 3 
-  9

саше 6 до Ю +14 
+ 5

+ 9 
0

+ 4,5 
-  4,5

+2
-7

+20 
+ 5

+15
0

+ 7 
-  7

+ 5 
-10

Свыше 10 до 18 +17
6

+ 11
0

+ 5,5 
-  5,5

+2
-9

+24 
+ 6

+18
0

+ 9 
-  9

+ 6 
-12

Свыше 18 до 30 +20 
+ 7

+13
0

+ 6,5 
-  6.5

+2
- I I

+28 
+ 7

+21
0

+10
-10

+ 6 
-15

Свыше 30 до 50 +25 
+ 9

+16
0

+ 8,0 
-  8,0

+3
-13

+34 
+ 9

+25
0

+12
-12

+ 7 
-18

Свыше 50 до 80 +29
+10

+19
0

+ 9,5 
-  9,5

+ 4
-15

+40
+10

+30
0

+15
-15

+ 9 
-21

Свыше 80 до 120 +34
+12

+22
0

+11,0
-11,0

+ 4
-18

+47
+12

+35
0

+17
-17

+10
-25

Свыше 120 до 180 +39
+14

+25
0

+12,5
-12,5

+ 4 
-21

+54
+14

+40
0

+20
-20

+ 12 
-28

Свыше 180 до 250 +44 
+ Т5

+29
0

+14,5
-14,5

+ 5 
-24

+ 61 
+15

+46
0

+23
-23

+13
-33

Свыше 250 до 315 +49
+17

+32
0

+16,0
-16,0

+ 5 
-27

+69
+17

+52
0

+16
-36

Свыше 315 до 400 +54 
+ 18

+36
0

+18,0
-18,0

+ 7 
-29

+75 
+ Т8

+57
0

+28
-28

+ 17 
-40

Свыше 400 до 500 +60
+20

+40
0

+20,0
-20,0

+ 8 
-32

+83
+20

+63
0

+31
-31

+18
-45



Стр.14 ОСТ 34-13-900-85

Продолжение табл А

Квалитеты 7 ,8 ,9
мкм

+200

+100 -

0

-100

Интервал П о л я ДОП У с К ОВ
размеров,

мм М 7I N 7|Р7 I Е8 F 8 | Н8 I D9 п
Предельные отклонения, мкм

От I до 3 -  2 
-1 2

-  4 
-14

-  6 
-16

+28
+14

+20
+ 6

+14
0

+45
+20

+39
+14

Свыше 3 до б 0
-12

-  4
-16

-  8 
-20

+38
+20 : й +18

0
+60
+30

+50"
+20

Свьше 6 до 10 0
-15

-  4
-19

-  9 
-24

+47
+25

+ 35 
+ 13

+22
0

+76
+40

+6i
+25

Свыше 10 до 18 0
-18

-  5 
-23

- I I
-29

+59
+32

+ 43 
+ 16

+27
0

+93
+50

+75
+32

Свыпе 18 до 30 0
-21

-  7 
-28

-14
-35

+73
+40

+ 53 
+ 20

+33
0

+117 
+ 65

+92
+40

Свыше 30 до 50 0
-25

-  8 
-33

-17
-42

+89
+50

+ 64 
+ 25

+39
0

+142 
+ 80

+112 
+ 50

Свьше 50 до 80 0
-30

-  9 
-39

-21
-51

+106 
+ 60

+ 76 
+ 30

+46
0

+174
+100

+134 
+ 60

Свыше 80 до 120 0
-35

-10
-45

-24
-59

+126 
+ 72

+ 90 
+ 36

+54
0

+207
+120

+159 
+ 72

Свыше 120 до 180 0
-40

-12
-52

-28
-68

+148 
+ 85

+106 
+ 43

+63
0

+245
+145

+185 
+ 85

Свыше 180 до 250
0

-46
-14
-60

-33
-79

+172
+100

+122
+ 50

+72
0

+285
+170

+215
+100

Свыше 250 до 315 0
-52

-14
-66

-36
-88

+191
+110

+137 
+ 56

+81
0

+320
+190

+240
+110

Свыше 315 до 400 0
-57

-16
-73

-41
-98

+214
+125

+151 
+ 62

+89
0

+350
+210

+265
+125

Свьше 400 до 500 0
-63

-17
-80

-45
-108

+232
+135

+165 
+ 68

+97
0

+385
+230

+290
+135



ОСТ_34=13=900^5_Ст£Л5  

Продолжение табл.4

мкм
+300
+200
+100

0

-100

Ш

Квалитеты 9,10,11

т
^ 3

Интервал
размеров,

мм

П о л я Д О П у с  К о в

Н9 JS9 OI0 НЮ DII | ни HI2

1 Предельные откл:онения мкм

От I до 3
+25

Р
+12
-12

+60
+20

+40
0

+80
+20

+60
0

+100
0

Свыше 3 до 6 +30
0

+15
-15

+7§
+30

+48
0

+105 
+ 30

+75"
0

« 2 0
0

Свыше - 6 до 10 +36
0

+18
-18

+98
+40

+58
0

+130 
+ 40

+90
0

+150
0

Свыше Ю до Id +43
0

+21
-21

+120 
+ 50

+70
0

+160 
+ 50

+П0
0

+180
0

Свыше 18 до 30 +52 +26
_-26

+149 
.j+ 65

+84
0

+195 
+ 65 +130

п +210о
Свыше 30 до 50 + 6 2

0 ^51
-31

+180 
+ 80

+100
0

+240 
+ 60

+160
0

+250
0

Свыше 50 до 80 +74
0

+37
-37

+220
+100

+120
0

+290
+100

+190
0

+300
0

Свше 80 до 120 +37
0

+43
-43

+260
+120

+140
0

+340
+120

+220
0

+350
0

С вше 120 до 180 +100
0 +50

-50
+305
+145

+160
0

+395
+145

+250
0

+400
0

Свше 180 до 250 +115
0

+57
-57

+355
+170

+185
0

+460
+170

+290
0

+460
0

Свше 250 до 315 +130
0 +65

-65
+400
+190

+210
0

+510
+190

+320
0

+520
0

Свыше 315 до 400 +140
0 +70

-70 +440
+210

+230
0

+570
+210

+3600 +570
0

Свыше 400 до 500 +155
0

+77
-77

f+480
+230

+250
0

+630
+230

+400
0

+630
0



Ctp .16 Q C T 34 -I3 -90 0 -85

Продолжение т а б л ,4

Квалитеты  1 3 ,1 4 ,1 5

+1500

+1000

+500

0

-500

■ ш
ш чЧЧ\\\Ч Ш

Ш

Интервал
размеров,

мм

Поля допусков

HI3* J j:3 * HI4* J»I4* HI5*

Прехцельные отклонения« мкм
От I до 3 +140

о
+70
-70

+250
0

+125
-Т25

+400
0

Свыше 3 до 6 +180
0

+90
-Ж.

+зо0
0

+10О
-150

+480
0

Свыше 6 по 10
+220

0
+1Г0
-IIQ

+360
... о

+180 
-тар__

+580 
___ 0

Свыше 10 до 18 ^270
0

+135
-138

+430
0

+215
-215

+700 
__ ^ 0 _

Свыше 18 до 30 ~+ззо
0

+1оо +520
0

+260
-Ш

+840
0

Свыше 30 до 50 г+390 1
0

+Ш
-195

+820
0

+з1о
-3IQ

+IOO0
0

Свыше 50 до 80 +460
0

+230
-230

+740
0

+370
-370

+1200
0

Свыше 80 до 120 +540
р

+270
-Ш

•>870
О

+435 
-435__

+1400 
___ _0_

Свыше 120 до 180 +630
о

+315
-315

+1000
о

+500
-500

+1600 
____ о__

Свыше 180 до 250 +720 
____О__

+360
-збр

+1150
о .

+bvb 
-575__ .

+1850 
____ о_

Свыше 250 до 315 +810
0

+40о
-405

+1300
t Q

+ъо0 +2100
__ 0

Свыше 315 до 400 +890
0

+44Ь
-445

+1400 
____0__

+ W
-700__ :

+2300

Свыше 400 до 500 +970
0

+485
-485

+1550
0

+775
-775

+2ЬоО
0
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Продолжение табл.4

Квалитеты 16,16,17

Интервал
размеров,

мм

Поля допусков

J$I5* HI6* J£ 6 * HI7* J$I7*

Предельные отклонения, мкм

От I  10 9 i  §88 * ° 8 т +I00g т
Свыше 3 до 6 -  240

+750
,..Q

+375
-375

+1200 
-  0

+600
-600

Свыше 6 до Ю + 290
-  &Q

+900
0 -

+450
-450

+1500
_0

V?50 ■ 
-750

Свыше 10 до 18 + ЗЬи 
-  350

+1100
0

+550
-550

+1800
0

+900-ОПП
Свыше 18 до 30 + 420

-  420 .
+1300

0 _
+650
-550 +2100

. . 0
+I05O
!чГ050

Свыше 30 до 50 + обо 
-  5ftQ -

+1600
„ 0

+800 +2500
0

+1250
—Т 950

Свыше 50 до 80 + 600
-  600 ,

+I90O 
. - .0  . .

+950 
—-950

+8000
0

+1500
-Т500

Свыше 80 до 120 + 700 
-  700 ■

+2200
. Ао

+1100
-TTQQ

+3500
0

+1750 ‘ 
-Т750

Свыше 120 до 180 + 800 
-  800

+2500
+2Уо8

+1250
-1250

+4000
,мо ^2000

Свыше 180 до 250 + 926
. .Q . .

+1450
,Т 4 5 0

+4600
О +2300  ̂-РЯПО

Свыше 250 до 315 -1050
+3200 

„О__
+1600 
—TfiOQ

+5200
0

+2600
-Р 6 0 П

Свыше 315 до 400 +1150 
-IT 50

+3600
.„„о

+1800
-THQQ +5700

0
+2850
_?ЯКП

Свыше 400 до 500 +1250
-1250

+4О00
0

+2000
-2000

+6300
0

+3150
1-3150

П р и м е ч а н и я :
1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала 

размеров св.50 до 80 мм.
2. Обозначение преддочтительных полей допусков заключены 

в утолщенную рамку ( Е22Э -  на схемах \
о, Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *  

как правило, не предназначены для посадок.



Стр .18 QCT34-I3-9QQ-b5
Таблица 5

Поля допусков валов при номинальных размерах 
свыше 500 до 3150 мм

К в ал и-
О с н о в н ы е  о т к л о н е н и я

тет
d е f g h is k n г s u

6 g6 h6 is6 k 6 n6 Гб s 6

7 f 7 h 7 J*s 7 k ? s7

В eb hb u b

9 d9 h 9

10 hlO

II *11 hl l

12 hI2

13 hI3* is13*
i

14 hI4* jsI4x

i& hlb* islb*

16 hI6* & &
17 h 17* j sI7K

П р и м е ч а н и е .  Поля допусков, обозначение которых отме
чено знаком * ,  как правило, не предназначены для посадок.



РОГ 34-13-9QQ-B5 Стр Л9 

Таблица 6

Поля допусков отверстий при номинальных размерах 
свыше 500 до 3150 мм

Квали- О с н о в н ы е  о т к л о н е н и я

тет
D Е G Н Js К N

7 G7 Н7 V К 7 N7

Ь Я8

9 Е 9 Н9

10 HI0

II DII Ш

гг HI 2

13 HI3* JSI3*

14 Ш4* j sI4K

1Ь HI5* J SI5*

16 HI6* Ij-b*

17 HI 7 * JgI7*

П р и м е ч а н и е .  Поля допусков, обозначение которых 
отмечено знаком * , как правило, не предназначены для 
посадок.



Стр.20 ОСТ 34-13-900-66
Таблица 7

Поля допусков валов при номинальных размерах 

свыие 500 до 3150 мм. Предельные отклонения

Кваяитеты б и 7
мкм

+500

0
-500

к щ у

Интервал I о л *г ц о п у с КОВ

размеров, 
мм 96 h6 J.6 кб пб Гб S6 f 7 Ь7 I.7

П р е д е л ь н ы е о т К л о н е н и я. МКМ
Св. 500 до 560

- 22 
-  66

о +22,0
-22*0

+ 44 +88
+Т9Г + 324

- 76 0 + 35
Св. 560 до 630 - 44 0 +44 +155 + 310 -146 -  70 - 35

Св. 0 0  до 710 - 24 0 +25,0 + 50 +100
+225 + 390

-  80 0 + 40
Св. 710 до 800 - 74 -  50 -25,0 0 +50

±Ш t  380
-160 -J30 - 40

Св. 800 до 900 - 26 0 +28,0
-28)0

+ 56+112
+256
+gio

+ 486 
+ 430 -  86 0 + 45

Св. 900 доЮОО - 82 - 56 0 +56 <376±220 + 526 -176 - 90 -  45

Св.1000до1120 - 28 
-  94

0
-  66

+33,0
-33,0

+ 66Л+132
+66

+316 + 5Вё 
.+ Щ - 96 

-203
0

-105 + 52 
-  52

Св.1120 до1250
О

+R60
+ б4о 
+ ,580

Св.1250 до1400 -  30 0

й о
о + 78 +156

+Э/В
f3QQ,

+ 7lb
+ 64Q -НО 0 + 62

Св.1400 до1600 -108 -  78 0 +78 лоб
± ш

+ 793 
+ 720

-235 -125 - 62

Св.1600 до1800 -  32 0 +46,0 + 92 +184
+92

+462+370 + 912 + 820 о
о 0

-150
+ 75 
-  75

Св.1800 до2000
-124 -  92 —46f 0 0 +492

+400
+1012 
+ 920

Св.2000 до2240 -  34 
-144

0
-НО

+55,0
-5б;о

+110
0

+550 Ш10-
+1000 -130

-305 0
-175 + 87 

- 87
Св.2240 до2500

+110 +970
±460

+Ш0
+щр

Св.2500 до2В00 -  38 -173
0

-135
+0715 +135

0т
±550.

+IS5 -145
-355 0

-210 +105
-105

Св.2800 до3150
—0715 +710

1+580 t l H



QQT 34-13-900-85 CTP.2Z 
Продолжение табл.7 

Квалитеты 7,8,9,10,11,12

+1000

+500

0

-500

-1000

7ZZZZL

ГГГ7Т S 5 1 1 Ж I7 77?i

Интервал
размеров,

ш

П о Л Я Д 0 П У С 1SO B
к7 S 7 ©8 Ь8 U8 69 ti9 hio 6 I I Ш hI2

П р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я ,  мкм
Св. 500
Ш ....550“
ло 630

+70
0

+350

+3IQ
-145
-255

0
-ПО

+710
+600
+770
+660

-260
-435

0
-175

С
-280

-260
-700

0
-440

0
-700гаБзи

ло 7IQ. +80
0

+42(Г
+340 -160

- 2 3
0

-125
+865
+74Q -290

-490
0

-200
С

-320
-290
-790

0
-500

0
-8000в. 710 

ло 800
+4ьб
+380

+965
+840

С57 W  
ло 900 +90

0
^ 2 0 "
•432 -170

-310
0

-140
+1080
±240.... -320

-550
0

-230
0

-360
-320
-880

0
-560

0
-900Св. 900 

по 1000
+5об
+470

+1190
+I05D

Св. Ш Т  
ло 1120 +105

0 +332 -195
-360

0
-165

+1315
+1150. -350

-610
0

-260
0

-420
-350

JCX0
0

-660
0

-1050Св. 112СГ 
ло 1250

+5во
+580

+1465
+•1392Св. 1250' 

до 1400 +125
0

7755"
+640

■ м
0

-195
+1645
ж
+I6.QQ

-390
-700

0
-310

С
-500

-390
-1170

0
-780

0
-1250Св. 1400 

ло 1600
+84Г
+720

Св. 160С 
по 1800 +150

0
+97С
+S2Q -240

-470
0

-230
+2080
+1850 -430

-800
0

-370
0

-600
-430

-1350
0

-920
0

-1500Св. 1800 
no 2ОО0

+Г<У7б
+920

+2230
+2000

7172000" 
по 2240 +175

0
+1170
+1000 -260

-540

С
-280

+2580
-480
-920

0
-440

0
-700

-480
-1580

0
-1100

0
-1750Св. 2247 

по 2500
T i m
+1100

+2780
+2500

Св. 2Ь0С
ло 2800 4210

0

+1460
+1250 -290

-620
0

-330

+8230
+2900
+3530
+3200

-520
-1060

0
-540

С
-86С

-520
-1870

С
-I35C

0
-2100Св. 2800 

до 3X50
+I5W
+1400



мкм
+5000

Квалитеты от 13 до 17

Интервал
размеров,

мм

П о ЛЯ £\ о п у с к о в

hI3* j*I3* hI4* j sI4* h 15* j sI5* hI6** isie* « 7 * jsI7*
П р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я . 1 ИКМ

Свыше 500 до 630
0

-1100
+550
-550

0
-1750

+875
-875

0
-2800

+1400
-Т400

0
-4400

+ 2 2 0 0

- 2 2 0 0

0
-  7000

+3500
-3500

Свыпе 630 до 800 ------сг
-1250

+Ъ25
-625

и
-2000

+1000
-1000

0
-3200

+1о00
-I6Q0 -5000

+2500
-2500

0
-  8000

+4000
-1000

Свыше 800 до 1000 С
-1400 8S 1__ 0

-2300 1
+1150
-IT50 -3600

+1800
-1800

— пт
-5600

128 0 0
-2800

ТГ
_ -  900Q.

+45оо
-450Q

Свыпе 1000 до 1250 О
-1650

+825
-825

0
-2600

+-I300
-1300

0
_-4200

+2100
-2100

0
-6600

+3300
-3300

0
-10500

+5250
-5250

Свыпе 1250 до 1600 0
-1950

+975
-975

0
-3100

+1550
-I5S0

0
.=5000

+2500
-2500 к о о

о +3900
-3900

0
-12500

+6250
-6250

Свше 1600 до 2000 0
-2300

+1150
-1150

0
-3700

+1850
-1850

0
-6000

ОО88Ti о
оосч +46оо

-4600
0

-15000
+7500
-7500

Свыпе 2000 до 2500 0
-2800

+1400
-1400

сг
-4400

+2200
-2200

0
-7000

+3500
^35оо

0
-11000

+5500
-5500

0
-17500

18750
-8750

Свыше 2500 до 3150 0
-3300-

+1650
-1650 о о

о того <?<
!

о
о

о
о 0

-6600
+4300
-4300

0
-13500

+6750
-6750

0
-21000

+I0500
1-10500

П р и м е ч а н и я :
1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала
2 . Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком как 

для посадок.

св.1000 до 1120 мм. 
цравядо, не предназначены

Стр.22 ОСТ 34-13-900-65
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Таблица в

Шля допусков отверстий при номинальных размерах 
свыше 500 до 3150 мм. Предельные отклонения

+ 200 

+ 100

0

-  100 

-  200

И

Ж

Свалите»ы 7 1

т

* 8

S

ш\X\N

Интервал
размеров,

мм

П с) Л Я Д о :п у с КОВ

G7 ю К7 N7 не

Предельные отклонения,мкм

Свыше 500 до 630 : g + 7g 1Щ- 7 8 --I я +1?8

Свыше 630 до 800
+104 
+ 24

+ 80 
0

+ 40 
-  40

0
-  80

-  50 
-130

+125
0

Свыше 800 до 1000
+116 
+ 26

+ 90
0

+ 45 
-  45

0
-  90

-  56 
-146

+140
0

Свыше 1000 до 1350
+133 
+ 28

+105
0

+ 52 
-  52

0
-105

-  66 
-171

+165
0

Свыше 1250 до 1600
+155 
+ 30

+125
0

+ 62 
-  62

0
-125

-  78 
-203

+195
0

Свыше 1600 до 2000
+182 
+ 32

+150
0

+ 75 
-  75

0
-150

-  92 
-242

+230
0

Свыпе 2000 до 2500 +209 
+ 34

+175
0

+ 87
-  87

0
-175

-НО
-2В5

+280
0

Свыше 2500 до 3150
+248 
+ 38

+210
0

+105
-105

0
-210

-135
-345

+330
0



Orp.24 ОСТ 34-13-900-35
Продолжение табл,8

мим Квалитеты 9,10,11,12

Интервал
размеров,

ж

п О л я Д О п у с к о b

во I
i

!
! нзi
1

НЮ
i

o n  j
.____  J

I !
I HII j HI2

|

Предельные от/лонвнмл̂ мк-ч

Свыше 500 >дс 6Б0
+320
+145

+175
0

+280
0

+ 700 
+ 260

+ 440
0

+ 700 
. SL

Сьышу 630 до 600
+360
+160

+200
0

+320
0

+ 79C 
+290

+ 500
0

+ 800
G

0ш т  ШЗО до I0CQs+ W 4
1+170

■+S3C
0

1+360
0

+080
+320

+ 560 
___ £L

+ 900
0

Свыяе 1000 до 1250
+455
+195

+260
0

+420
0 m

* 66g ' +I05g

Овыяе 1250 до 1600
+530 1 
+220

+3XQ
0

+500
0

+1170 
+ 390

+ 780 
0

r +1250 
0

С вше 1600 до 2000
+610
+240

+370
0

+600
с

+7350 " 
+ 430

+ 920
0.

+1500
0

С вше 2000 до 2500
1

+260
+440

0
+700

0
+1560 

_+ 46£LJ
+IT0O

U.
+1750
__ CL.

Слине 250С до 3150
+530
+290

+в«г
0

+860
0

+1870 
+ 520

+1350
0

+2100
0



мкм
Квалитеты от 13 до 17

Продолжение табл.8

+10000 _ 
+ 5000  ̂

0
-  5000 _

I

т 1 ,
Ш
щ

Я.........1 _

Интервал
размеров,

мм

П о л я  ДОП У С К О В

HI3* J SI3* HI4* J SI4* HI5* J $I5* HI5* |j sI6* HI7* JSI7*

п ]э е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я ,  мкм

Свыве 500 до 630 +1100
0

+ 550 
-  550

+1750
0

+ 875 
-  875

+2800
0

+1400
-1400

+4400
0

+2200
-2200

+ 7000 
0

+ 3500 
-  3500

Свыше 630 до 300 +1250
0

+ 625 
-  625

+2000
0

♦1000
-1000

+3200
0

+1600
-1600

+5000
0

+2500
-2500

♦ 8000 
0

+ 4000 
-  4000

Свыше 800 до 1000 +1400
0

+ 700
-  700

+2300
0

+1150
-1150

+3600
0

+1800
-1800

+5600
0

+2800
-2800

+ 9000
0

+ 4500 
-  4500

Свыше 1000 до 1250 +1650
0

+ 825 
-  825

+2600
0

+1300
-1300

+4200
0

+2100
-2100

+6600
0

+3300
-3300

+10500
0

+ 5250 
-  5250

Свыше 1250 до 1600 +1950
0

+ 975 
-  975

+3100
0

+1550
-1550

+5000
0

+2500
-2500

+7800
0

+3900
-3900

+12500
0

+ 6250 
-  6250

Свыше 1600 до 2000 +2300
0

+1150
-1150

+3700
0

+1850
-1850

+6000
0

+3000
-3000

+9200
0

+4600
-4600

+15000
0

+ 7500 
-  7500

Свыше 2000 до 2500 +2800
0

+1400
-1400

+4400
0

+2200
-2200

+7000
0

+3500
-3500

+11000
0

+5500
-5500

+17500
0

+ 8750 
-  8750

Свыше 2500 до 3150 +3300
0

+1650
-1650

+5400
0

+2700
-2700

+6600
0

+4300
-4300

+13500
0

+6750
-6750

+21000
0

+10500
-10500

П р и м е ч а н и я :
1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала размеров свЛООО до 1120 мм.
2. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком*, как правило не предназначены 

для посадок.

ОСТ 34-13-900-85 Сир.25



Стр-26 ОСТ 34-13-900-85
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСАДКИ

1. Настоящее приложение устанавливает рекомендуемые 
посадки общего применения, образованные сочетанием полей до

пусков валов и отверстий по данному стандарту,
2 . Посадки должны назначаться, как правило, в системе 

отверстия или в системе вала. Применение системы отверстия 
предпочтительней. Систему вала следует применять в технически 

и экономически обоснованных случаях, например, если необхо
димо получить разные посадки нескольких деталей на одном 

гладком валу.
3 . Посадки при номинальных размерах соединения от I до 

500 мм рекомендуется назначать согласно табл.1 -  в системе 

отверстия и табл.2 -  в системе вала. При этом в первую очередь 

назначают предпочтительные посадки, обозначения которых за
ключено в утолщенные рамки.

4 . Посадки при номинальных размерах соединения свыше 500 
до 3150 мм рекомендуется назначать согласно табл.З -  в систе
ме отверстия и табл.4 -  в системе вала.

5 . Кроме посадок, указанных в табл.1-4 , в обоснованных 

случаях допускается применение других посадок, образованных 
полями допусков валов и отверстий по настоящему стандарту.
При этом рекомендуется, чтобы посадка относилась к системе 

отверстия или системе вала и чтобы при неодинаковых допусках 
отверстия и вала больший допуск был у отверстия, и допуски 
отверстия и вала отличались не более чем на два квалитета.



Таблица I
Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах от I до 500 мм

Поле О с н о в н ы е  о т к л о н е н и я  в а л о в
допуска

основного
отверс- ь d е f Я h js к т п Р г S и
тин п 0  с а д к и

rio Ж .
16

Н6

hb
H6

feS

Н7 Н7 1 Н7 I  Н7 
еВ 1 f7 1 9 6

Н7
h6

Н7 1 Н7_| Н7_ I Н7̂ _1 Н7_ 
1 * 6  1  к б |  шб 1  пб 1  « 6

Н7 1 Н7 И
Сб1  вб|L

нь НВ | 
еВ |

[ Ж .
19

на_| на
Ь7 § ЬВ

Н8 на
к?

на
• 7

Н8

Ьд

Н9 1 Н 9 | Н9 
|«9 I  «В

Н9 _. Н9 
И8  ’ Ь9

НЮ ню
ЫО

ни ни
Ы1pi ПйГ

HI2 HI 2 
Ы2

HI 2 
hI2

П р и м е  ч а н и е. Обозначение предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку.

ОСТ 34-13-900-06 С
то.27



Стр .28 ДОГ 34-13-900-85

Таблица 2

Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных 
размерах от I до 500 мм

Поле Основные отклонения отверстий
допуска

основного
вала D E 3G H К

L- -------
M 3I P

П о c; а д к: и

h 5 G6
h5

H6
h5 h5

K6
h5 LL

h 6 i
[ F6 
| ho

G7
h6 F)J»7 I  K7 | M7 

h6 1 h6 1 h6
In ? I  P7 |
| h 6 | h 6 l

h7 E8
h7

H9
’h8

h 8 |
- . .......-j0E

h 9 D9
h9

H8.H9
h9’h9

i

hlO DIO
hlO

HIP
hlO

h ll PI I 
hi I 0

hI2
l

HI 2 
hi 2 j

П р и м е ч а н и е  . Обозначение предпочтительных посадок 
заключены в утолщенную рамку.



Таблица 3

Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах 

свыше 500 до 3150 мм

Поле Основные отклонения валов

допуска
основного d е f 9 h is k n r • u
отверстия

П о с а д к и

Н7 Н7 
f 7

Н7
дб

Н7
h6

H7

J.6

H7
k6

H7
n6

H7
гб

H7
«6

Н8 на
е8

НВ.Н8
h7'h8

H8
j*7

H8
k7

H8
.7

H6
u8

Н9 Н9
<19

д а
«в

Н9.Н9
h ? h 9

НЮ НЮ
hlO

н и НИ
dll

НИ
h l l

HI 2 HI2
hI2 ёё

'Щ
 4.

§-о
об

-е1
-*е

 хо
о



Стр.ЗО ОСТ 34-13-900-^ 5

Таблица 4

Рекомендуемые посадки в системе вала при 
номинальных размерах свыше 500 до 3150мм

Поле
допуска

Основные отклонения отверстий
основного
вала D E G H К N

П о c a, д к и

Ь6 G7 _ 
h6

H7,
h6

J»7
h6

K7 N7
h6 h6

Ь 7 Н8
h7

he _ii.
h8

H8.H9
h8>h8

Ь9 D9
h_9

H9
h9

hio DIO
hlO .jagЫ0

ьи PI I 
MI hll

Ы2 hI2

ОСТ 34-13-900-85
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