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Типовые проектные решения тепловой изоляции 
Вертикального цилиндрического резервуара емкостью 
700 н3 с наружным обогревом для хранения темных 
нефтепродуктов и масел разравотоны по плану 
типового проектирования Госстроя СССР и явля
ются корректировкой типового проекта 700'04-/46. 
фи их разработке использованы индустриальные 

полносворные теплоизоляционные конструкции за - 
водскага изготовления; учтены опо/т монтажных 
организаций( изменения государственных стандар
тов и технических условий на теплоизоляционные 
и другие материалы.

При разработке типовых проектных решении 
За основу принят типовой проект резервуара 
ЦНИИПроектстальконструкции 70Ч-/-53 и следую
щие исходные данные:

1)  резервуар устанавливается на открытом 
воздухе В различных климатических районах с рас
четной температурой наружного воздуха минус 20, 
минус 30 и минус 40* С;

г)резервуар предназначен для хранения тем
ных нефтепродуктов и масел;

3) конструкция тепловой изоляции должна 
обеспечивать при работающих змеевиках сохране
ние температуры 95 * с для темных нефтепродук
тов и 60°с оля масел;

4) для продуктов\ нагрев которых преду
смотрен до 9S*C, вязкость продукта принята 
по вязкости мазута „400т. Для продуктов с 
температурой нагрева до 60°с - по вязкости 
автотракторных масел f  автолы, нигролы);

5) нагрузка от изоляции, согласованная с 
институтом ЦНИиПроектстальконструкция Сем. 
письмо л/*ю -8о/н от S 44-/979г), допускается на 
крыше до 294 У/мг (до 30 кге/м *) и на стенке 
резервуара -д о  333 Н/мг Гда ЗУ кгс/мг).

Размещение приварных детолей согласовано с 
ЦНИИ ПСКа письмами У* ю - 853/ю  om30.iO.es и 
Vе ю -в п /н  от 2 ?-a  8s;

В) обогревающие змеевики для наружного обо
грева резервуара следует применять с учетом 
тепловых потерь при нолииии тепловой изоляции\ 
которые приведены в табл./;

7) в качестве теплоносителя в обогревающих 
Змеевиках может быть использован насыщенный пар или 
теплофикационная вода;

8 ) расположение оборудования принято по черте
жом и рекомендациям, приведенным вйльбоме vj проекта 704-/-S3-

Таблица 4
Расчетные данные ло тепловой изоляции 

вертикального цилиндрического резервуара с 
н аруж ны м  обогревом

Наименование Расчетные
данные

Ёмкость, м3 700
Диаметя. мм 4043В
Высота стенки, мм 8940
Темпеоатиоа окоижающего боздцха -за . -ч о °с
Толщина тепловой 
изоляции, мм

на крыше 6 0

но стенке 80
Поверхность тепловой 
изоляции. мг

крыши /04,2
стенки 3528

Объем тепловой 
изоляции, м3

крыши 5.6
Стенки ss.g

Температура окружающего возде,га - го°с
Толщина тепловой 
изоляции, мм

на крыше 60
на стенке во

Поверхность тепловой 
изоляции, м *

крыши /04.2
стенки 3506

Объем тепловой 
изоляции, м3

крыши S.6
стенки 20,6

Тепловые потери. Вт Гнкал/ч)
Темпеоотира продукта 95Хттеротуро воздушного зозоьа40б*с
Температура окружоюще• 
го воздпха. °С

-4 0 47500 ( 4о84о)
- го 47400(40500)|I1)

Темперотуро окружоюще- 
*о Воздуха. °С

-  40 34700 /29240)
-г о 33400/28720)

Расчетное зимняя 
температчра. °с

Талщино изоляции 
8 конструкции, мм

Температура наиболее 
холодных суток, °с

-2 0 60 -28Г-2Ч Г
-3 0 60 - на крыше 

8 0  - на стенка
-3 4  Г-30)*

-4 0 -4 4  С-42)*

\3

Настоящей типовой документацией предусматрива
ются два вари онто проектных решений тепловой 
изоляции:

вариант Т -  тепловая изоляция осуществляет
ся полносворными теплоизоляционными конструк
циями на стенке и крыше резервуара;

Вариант £ -  т епловая изоляция мат ами минера- 
лаватными прош ивными е м - /о о  с об кл адкам и с 
двух сторон из сетки сворной с  квадрат ны м и  
ячейками Д* 42.3 / 0 5 , окр аш енн ой  л а к о м  6Т-577. 
Покровный слой по мотом в  сетке — листы из 

алюминия и алюминиевых сплавов толщиной /мм.
Указанные варианты проектных реш ений могут 

применяться В зависимости от наличия материалов.
Технико-экономические показатели ТПр 704-4-0202.27 

по сравнению с 7Пр?а4-04-44б указаны в табл- 3
Таблица 3

Наименование
показателя

Толщина изоляции,мм
60 80

Снижение расхода металла 
для крепления тепловой 
изоляции резервуара, кг 458 406
Снижение расхода металла на 
крепление 4м3изоляции, кг/м3 

То же, %
/7,5

*47
/2.9 

» /7
Экономическая Эффективность от 
применения/м3 полносборных 
конструкций, руб- / н 3 80,05 46,22
Снижение трудозатрат но мон
таж полносборных конст
рукций, чел - дн. 302,63 30(82

Примечание. При расчетной температуре окру
жающего воздуха минус зо°С потери тепла составляют 
г  90-93% потерь при минус 4о*С.

При выборе толщин следует руководствоваться 
табл. 8, приведенной ниже.

Таблица Z

Применение полносборных теплоизоляционных 
конструкций ( панелей)  снижает трудозатраты 
но монто же и создает экономическую Эффективность 
при толщине изоляции 60 мм — /24 9  руб-, 
при толщине изоляции во мм — /г //  руб.

*  В скобках указана температура наиболее холодной 
пятидневки.

7 0 * /-  / -  л г а ш - п з

Пояснительная
записка мили

ТЕЛЛолгаш

Формат А г
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Лист Н оим еноВ аниб Орумеуоние

1 Общие банны е (начал о)
2-<г Общие банны е (продолж ение)

5 О бщ ие банные (окончание)

6 Теплобая изоляция /*з»/>£уо/оо панелям и
Общий Виб Вариант 7

7 Тепловая изоляция резервуара панелями

фрагмент Позрезь, А  -А — К -к
6 Тепловая изоляция резервуара панелями

РЬсклобко панелей но ст енке резерв у оро

5
Разрезы  У7-У) — /7-/7

Размещение п/оибопныж деталей но стенке
резерВуоро бля изоляции панелями ЛЬзбфьтко

ст енки резервуара

10 Размещ ение приварных дет алей н о  ст енке
резервуара для изоляции панелями Пазрезь/

АА-П-Г бобы 4-М , Е ' Е  Узлы 1 ,6

11 Размещ ение приварных бет елей н а  ст енке
резербуа/ьа бля изоляции панелям и фросменон.

Р азрез Ж -Ж  СеуениЯ Э~Э -К -А Г
12 Теплобая изоляция кры ш и р е зер в у ар **

панелям и П лан У зе л  Течения Ваоийнт I

13 i 1 ! ! \ 1 $ !II1I1?31

19 Теплобая изоляция резеквиопо с  покрытием
из металлических Лиетоб. Общий боб
вариант и

15 Теплобая изоляция резекбчоро с покрыт ием  _
из M&mostsfuи+жмгел* листо&. _______ _! £ !

Типобые проектные р еш ени я  разработ аны  б  
соответствии с  бейстбуеощими н орм ам и и  правила
м и  и  предусмопуои&о/от мероприят ия, обеспечива
ю щ ие бзрь/бну/о, В зры бопо/карну/о и  попарную  
безопасность р е зе р в у а р а  В  ‘/ост и т епловой  
изоляции -  а .

Главный инженер /уоаелгто [gcHfde^l СЛСаВронская

Аист Н аи м ен о в ани е Примечание

16 Ратещгние поиВйоных деталей на стенке oeiepfvopa
Зля изолинии котами РозВлотка стенки резербиаоа

17 Размещ ение приборны х бет алей н а ст енке
резербиояо бая изоляции мат ами Роз/оя.и,! Л-А —
Д -4 . Виды Е -Е  -3 -5  Узел /

16 Размещение прибыоных беталей н а  стенке
резербуыоо бля изоляции /нотами фрагменты
Сечения И -И  — б -Л

19 Теплобая изоляция крь/ш и резервуара с
покрыт ием u j мет аллических Листов

/7лан Узел Разрезы . Сечения Вйаиант 71
2 0 Разм ещ ение приборны х д е т а л е й  н а  кры ш е

— Зля изоляции м о т ам и П лан Разрез. Узел

Ведомость ссылочных и 
лагаемых документов

п р и -

Обозначение ПаиАленобание Пойме уоние

Прилаеаемые бок именам,/

704-1-020937- Тш . м Штырь
7оц- /-020937- тин-ар Поперечино
704-1-020937- ТИН-аз Оснобание
704-1-020067- ТМИ-04 Элемент бандажа
709-1-020967- ТИП-05 Поббеско
709-/-020937-тии- пк Стойко
704-1-020907- 7ИИ-07 Стойко со штырями
704-1-020967- Тии-СА ! 5 S i

704-1-020907- Тин.м Каркас
704-1-020907-Тии-т Решетка
709-1-070907- Пи- б Упор
704-1-920967-тин. 12 Элемент обаба
704-1-020987-тин. п Скоба
709-1-020907- Тин-14 Бондам:
704-1-0209ОТ- тин • 15 Кляммеро
709-1-6/0907- гни. /л Упор
709-1-020927- тин-17 Элемент опоры

Обоз н о  чение Н аим енование Примечание

704-1 -020967 - т и &м Ведомость потребности б
Альбом Ш мат ериалах —

Условные обозначения и изображения
Н а и м е н о в а н и е

П о лн ое С о кр ащ ен н о е

К о н ст р укц и и  т еплоизоляционны е

по ТУ  3 6 -1 1 8 0 -6 5

кт пп- ш -  м м с -A I -  ю ч о х з о г о -б о Панель кТ П П -3020-60

К Т П П -Ш -М М С -А 1  -  1040к 3 0 2 0  -6 0 Панель н т п п -зо г о -б о

КТ17П- Ш - М М  С  - А 1 - 1 0 4 0 *2 0 4 0 -6 0

111

КТО П -ЦУ- М М С  -А  1 - 1040* 2040  -  30 Панель АгГПП-2 0 4 0 -3 0

.К о н ст р укц и и  т е п л о и за л я и и о н н а /е

полносборны е р о м б и ц е с ки е Панель К777Р-1
П анель КТ/7Р-2

Толщ ина и зо л я ц и и б

Маты минероло&отные прошивные 2М-ЮО 
с обкладками с двух сторон из /роВолочнойсбор
ной сетки с кбадротными ячейками н : 12,5/0,5

Кирпич м а р ки  iOO 

Ростбор песуоноцемент ны й

С ш и В ка- проволока Ф 0,3  мм

1ЕПЗГ

Лри&яэам
Н*МН*>.

Икж

ГКО Са6ытс!ёа»
КЬртихино

НаЧятЗ Дибм&и
П кокая, СшУхоястЛ
рук tp. СоЛро&о

АкыиоЬа

704-1-0209.61 "ТИ

Резервуар емкостью 700м ̂  
с  наруж ны м  обоеребом  
для неф т епродукт ов

О б щ ие б а н н ы е  
(начало)

СтоЗий Лж/noS

20
БНИПИ

ТЕПЛОЛРОЕКТ
Мосх&о

фермат А2
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Общие у ка за н и я  
Проектные решения тепловой изоляции 

могут быть применены для трех климотических 
Зон (темперотуро окружающего воздуха минус го, 
минус 30 и минус 00°С) В чертежах приведены 
два проектных решения: одно для климатичес
кой зоны с температурой окружающего воздуха 
минус го*С второе^для зоны с температурой 
окружающего воздуха минус У о*с. Для объек
тов, расположенных в  климатической Зоне с 
температурой воздуха минус во°с, следует 
принимать проектные решения для Зоны с тем• 
перотурой воздуха минус Чо°с.

Настоящей типовой документ ацией преду
сматриваются два проектных решения тепло
вой изоляции.

Вариант J
Тепловая изоляция стенки резервуара осу

ществляется конструкциями заводского изготов
ления кт пп-ш -ммс - / / -  ючсжгочо и ктпп -  
-Ш-ММС'/Н- №0*3020 с покровным слоем из профилиро
ванного алюминиевого листа толщиной (мм- Они 
устанавливаются так, что обеспечивают меж
ду стенкой резервуара и тепловой изоляцией 
Зазор 180мм под змеевики и обогрев до определен
ной высоты. В местах, не доступных для уста
новки панелей, и 6 средней части резервуара 
изоляция выполняется мотами минераловотными 
прошивными гм-/оо с обкладками с двух сторон из 
сетки сварной с квадратными ячейками //че.б/os, 
окрашенной лаком БТ-577■ Покровный слой по 
матом в  сетке -  листы алюминиевые толщиной (мм 

Тепловая изоляция крыши резервуара выполня
ется конструкциями полносборными теплоизоля
ционными ромбическими марки КТПР длиной г/оомм, 
шириной 870мм из матов минераловатных про
шивных гм-/оо с обкладками с двух сторон из сет

ки Дчг.5/05, окрашенной лаком St-s 77, прикреплен
ных к  листом алюминиевым толщиной/мм (Дислхб-13).

Вариант  Л
Тепловая изоляция стенки и крыши резервуара 

Осуществляется матами минераловатными про
шивными гм-юо с обкладками с  двух сторон 
из сетки сварной с  квадратными ячейкам и  
/J°ie .s fas , окраш енной лаком S r s ? z  с покров
ным слоем из листов алюминиевых толщиной 
(мм. бДисты/Ч -го ).

Указанные Варианты тепловой изоляции 
для стенки и крыши резервуара обеспечивают 
равноценные тепловые потери и могут приме
няться в  зависимости от наличия материалов. 
Номера вариантов исполнения тепловой изоляции 
крыши и стенки соответствуют друг другу-

При определении потребного количества мате
риалов для конструкций тепловой изоляции уч
тено уплотнение минераловатных изделий. Коэф
фициент уплотнения для матов ем- /оо состав
ляет 1,2.

Объемы теплоизоляционных робот см- табл. е.
При составлении сметы на тепловую изоля

цию резервуара принято, что конструкции 
теплоизоляционные полносборные, предусмот
ренные для тепловой изоляции стенки резерву
ара должны быть изготовлены в  заводских усло
виях, а предусмотренные для крыши-полносбор
ные ромбические -  на месте монтажа в  мастер
ских

Порядок монтажа тепловой изоляции
Резервуар до начало монтажа тепловой изо

ляции должен быть полностью смонтирован, 
на крыше установлено металлическое огрож•

дение, предусмотренное проектом ?оч-/-зз.
К  стенке резервуара должен быть прива

рен каркас из уголков и ленты, обеспечиваю
щий зазор 180мм между стенкой резервуара и  
тепловой изоляцией и служащий одновременно 
Основанием для крепления тепловой изоляции, 
и другие детали, необходимые для крепления 
тепловой изоляции. И  крыше резервуара ток 
же должны быть приварены дето ли, к  кото
рым крепится тепловая изоляция и покров
ный /защитный)  слой-

Смонтированный резервуар должен быть 

испытан В соответствии с дейст вую щ ими  
техническими условиями Но производство 
теплоизоляционных работ должно быть по
лучено разрешение.

Перед установкой теплоизоляционного слоя 
поверхность резервуара должна быть очищена 
От пыли и грязи и окрашена в соответствии 
с требованиями проекта ЦНИИПроектсталькон- 
струкции

Материалы для производства теплоизоля
ционных работ должны храниться в условиях,  

не допускающих, их увлажнения и  коррозии.
На монтажную площадку материала/ должны 
подаваться В количестве, не превышающем 
сменной потребности.

Погрузка и разгрузка материалов должны 
Производиться с помощью механизмов-

Теплоизоляционные роботы на стенке резер
вуара начинают с устройства цоколя. Вокруг

ТОП-1 -0 2 0 9 . 3 7  -Т И

Резербуар емкостью юо»3 
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резервуара по подушке ( из уплотненного песка 
и т.п)1 служащей основанием резервуара, но -  
стило г тс я насухо гидроизоляционный слой из 

рубероида, по которому затем выкладывает- 
с» кольцо из одного слоя кирпича, уложенного 
плашмя на растворе. Кольцо выкладывается 

на расст оянии /г5мм от стенки резервуара Об - 
разовавшуюся полость заполняют матами 
гм ноо. Затем производят укл ад ку  второго 
слоя кирпича аналогично, но уже без зазора. 
Кирпичная кладка должно быть отделано пес- 
чаноцементным раствором; после чего но нее 

устанавливается ж а л о б  из оцинкованного лис
та, заполненный мотами г м -too.

М онт аж тепловой и зо ляц и и  
н а  ст енке р е з е р в у а р а  

Вариант!. Монтаж теплоизоляции н а  сте
нке резервуара конструкциями КТПП произ - 

водится последовательно. Конст рукции МТПП 
навешиваются на металлический каркас, при
варенный к  стенке резервуара и обеспечиваю
щий между ст енкой резервуара и  т епловой  

изоляцией зазор Ш м м  под змеевики и  обогрев 

до определенной высоты. Конструк ции ИТПП 
между собой крепятся комбинированными з а 
клепками. Установка конструкций ведется сни
зу вверх и осуществляется с п р и м е н е н и е м  ме
ханизмов f кранов или авто гидроподъемника).
В  местах, не доступных для установки панелей\ 
и в средней части стенки резервуара тепловая 
изоляция осуществляется потами, которые 
накалываются на штыри из проволоки диамет - 
ром вмм- Концы штырей загибают по поверхности 
матов и  перевязывают проволокой. Затем монти
руется покрытие- Монтаж теплоизоляции следу
ет производить снизу вверх одновременно изоляцион-

н
ный и покровный слой с выдвижных самоход
ных подмостей.

Вариант  Л- Монтаж тепловой изоляции 
при раздельной укладке основного изоляцион
ного и  покровного слоев начинает ся с уст а
новки матов■ Маты накалы ваю т ся н а  шты
ри. Концы штырей загибаю т  по поверхности 
матов и перевязывают проволокой диаметром 
2мм. Выполненный теплоизоляционный слой  
должен быть ровным, все стыки мат ов должны 
быть сшиты проволокой диаметром о, в  мм. От
клонение толщины теплоизоляционного слоя от 
проектной не должно превышать * ю ; -5 е/ 0. Кре
пление покровного f,'защитного)  слоя из метал
лических листов осуществляется комбиниро
ванными заклепками и клям м ером и.

Монтаж тепловой изоляции  
кр ы ш и  р езер вуар а

Монтаж теплоизоляции крыш и резервуа
ра начинается после завершения изоляции 
стенки.

вариант I .  Установка кон ст р укц и й  те
плоизоляционных полносборных ромбических  
КТПР Выполняется, начиная с края кры ш и с 
полным окончанием монтажа их па Всей окруж
ности крыши в направлении к  центру. Швы кон
струкций КТПР уплотняются мастикой ../ЗЛДН* 
с Закреплением комбинированными заклеп -  
коми. По краю крыши, В пестах ограждений, 
Люков, штуцеров укладывают моты минерало- 
ватные прошивные с обкладками с двух сторон 
сеткой и крепят струнами. Стыки мотов 

Сшивают проволокой диаметром 0,8 мм. Зятем

производят установку покровного слоя из 

алюминиевых листов с закреплением их между 
собой и к  козырьку прикарнизной панели.

Вариант и- Монтаж тепловой изоляции н а 
чинают с установки к а р к а с а  из лент г ,5 *60  и 
3х30, по которому укладывают маты г м - too 6  
обкладках из сетки. Стыки матов сш ивают  
проволокой диаметром 0.8мм. Затем уст анав
ливают реш ет ки из проволоки диаметром Спи, 
поверх которых укладывают покровный слой 

из металлических листов с креплением комби
нированными за кл е п кам и  и  кляммероми, з а 
крепленными но сто/ке реш ет ок. В местах 
примыкания покровного слоя изоляции цилин
дрической стенки и  крыши резервуара предус
мотрен козырек, который прикреплен к  кры

ше резервуара с помощью ребер, скоб, планок 
и обода

Покровный слой на резервуаре должен быть 

надежно Закреплен и должен обеспечивать защ и
ту изоляционного слоя от атмосферных 
воздействий. Внешний вид покрытия должен 
отвечать требованиям промыш ленной 
эстетики.

Все виды работ, производимые по изоляции 
резервуара, следует выполнять со строгим со
блюдением правил техники безопасности в  

строительстве и правил пожарной безопаснос
ти при производстве Строительно-монтаж
ных робот ГУПО МВД СССР, согласованны* с /ос- 
строем СССР.
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По приказу Мин понта ж Спецстроя СССР от 

19 ое /983  /7°гоо о порядке Выполнения отдель
ных видов работ В соответствии с профилем 
Организаций Министерства часть и п 8 6 „Сред- 

стВа крепления изоляции на Вертикальных р е 
зервуарах, оборудовании, изготоВленнам мон
т ажны ми ор ган изац иям иt привариваю т ся  

Этими организациям и

Технические требования 
Листы из алюминия и алюминиеВых сплаВоВ 

марки ЙД/.И толщиной 7мм ГОСТ21631'78 могут 

быть заменены сталью тонколистовой о ц и н 
кованной т олщ иной 0.8мм ГОСТ-/09*8-80

Таблица 1

Ведомость объемов теплоизоляционных 
робот но изоляцию крыши резервуара.

Наименование работ Коли;
честСо Припеч

Вариант Т —

1 Изоляция конструкциями пол-
носбопными толщиной 60 мм
(панелями) н 3 кВ

мг 83.0
г Изоляция мотами минеоолоВот-

ными прошивными ем-/оо тол-
сциной 70мм с обкладками с
двух сторон из сетки сварной
/7чг. s/оs м3 0.8

3. Изготовление и установка по-
крытия из алюминиевого лис-
та ЙД1Н толщиной (мм мг 75.8

4 Изготовление, установка и при*
варка метоллоконстрикиий из
ленты стольной горяченота-
ной 3 к 3D мм кг 8.1

проволоки 5,0-0- ч кг 15.7

5- Окраска металла конструкций
лаком В Т-577 мг 4,0

Б Герметизация швов мастикой
ГЭЛДН" Мг 5,0

Общая поверхность тепловой иЗоля-
ции мг 98.8
Общий объем тепловой изоляции м3 5.6

Продолжение табл- 1

Наименование работ
Количе
стбо При меч.

Вариант у

1- Изоляция матами минероловат-
ными прошивными г м -100 толщи-
ной 70мп с обкладками с двух
сторон из сетки сварной
z/o/es/os м3 5.6

9 Изготовление и установка по-
крытия из алюминиевого ли-
Сто Дй1 Н толщиной 1мм мг юч. г

3 Изготовление, установка и при-
Во ока металлоконструкции из
ленты стольной еорячеката -
ной г* 30 мм кг 1S.8

Р. Sr 60 мм кг 99.1
3 *3 0  мм кг 64.0

проволоки 5.0-О-V кг 88

4 Окраска металлоконструкций
лаком Вт-S77 мг 11

Общая поверхность тепловой изоля-
ции мг 104.8
Общий объем тепловой изоляции м3 5,6

npulUOl

И«В Ю

шНконяр
Нт*3ГлкОхт

Ш

ш'4Ш
глкОх* Саранское |лгад 

\шоро!а

инм хшштноыалеяш̂

7 0 4 - 1 - 0 2 0 0 8 7  - Т И
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Таблица Р

Ведомость объемов теплоизоляционных работ 
но изоляцию стенки резервуара

Наименование работ
Кол■ но бмм

При меч.60 ПО) 80П00)
Вариант I

/• Изоляция конструкциями полносборными
толщиной бмм ( панелями) м3 18,0 23,1

— 300.3 300.3
2 Изоляция мотами минералобатными прошиб-

Hb/ми 2м- юо толщиной бмм с обкладкам и с
дВих сторон из сетки сварной d°/e.s/os м3 1.1 1,4

3 ИзготоВление и уст ановка покрытия из
алюминиевого листа ДД/Н толщиной 1мм мг 18,0 19.3

У. ИзготоВление. истаноВка и поиВооко метол-
локонструкиий из
ленты стольной горяуекотаной 2*30мм кг 27,3 27.3

2x60мм кг 54,8 54.8
3*30 мм кг 55,0 55,0

стали углавой So* SO* У кг 8S3 856
70 х ysx$ не 570 570

проВолоки 5 ,0 -0 -у ке 0.8 0.9
5• Установка гидроизоляиионного слоя из Р У -

бераида марки РКП - 350Л м2 14,0 14,0
6■ Изоляция киопичом MOOKU iO O  м3 1.7 1,7
7. ОштукатиоиВание киопичной кладки пес-

чаноцементным растВооом толщиной 20мн мг 10 10
8 Отделка торца изоляции и Финдамента р е-

зерВуаро листом оцинковочным толщинойо.Зпм мг 10 10
9. Окраска металлоконстоикиий лакам 6T-S77 мг 66 67

Общая поверхность тепловой изоляиии мг 347.3 348.6
Общий объем тепловой изоляции м3 20.8 26,2

В скобках указано заказная толщина матов, кроме панелей.

________________ _____________в

Продолжение табл. В

Н аим енование работ
Кол на бмм

Примеч.60(70) 80(100)
Вариант  JJ

1. Изоляция матами минеролоВатными п р о -
шовными 5м- /оо толщ иной бмм с обкладками
с двух сторон из сетки сварной V°/e.s/os м3 19.1 24,5

2 Изготовление и уст ановка покры т ия из алю-
миниевого листа ЛД/н толщиной / 'мм мг 318,3 319.6

3 ИзготоВление. уст ановка и приборка мет ал-
локонст рукиий из
ленты стальной горячекатонной г*30мм не 59 59

3*гомм нг 150 150
ЗхЗО мм нг 30.4 30.4

стали угловой S o*so*y не 847 847
70*4S*S кг 570 570

4 ИзготоВление и поиВооко штырей из проВолоки
5.0-0-Ч мг 310 3/0

5. Окраска металлоконструкций локом 6T-S77 мг 74 75
6. Окраска металлоконструкций краской Бт- /77 мг 1.5 /.5
7. Установка гидроизоляционного слоя из оиберои-

до марки РКП-ЗбоЛ мг 14,0 14.0
8 Изоляция кирпичом марки /оо м3 1,7 1.7
9. Ош тикатиоивание ки р п и чн о й  кл а д ки  песчо-

ноиементным роствооом т олщ иной 20мм мг 10 10
ю. Отделка торца изоляции у  фундамента резея-

Вчаоа листом Оцинкованным толщиной 0.8мм мг 10 10
1/ Изготовление и  уст ановка свободно-стоящих

стоечных лесов (вертикальная пооекиия) мг 435 435

Общая поверхность тепловой изоляиии мг 347.3 348.6
Общий объем тепловой изоляции м3 20.8 26. г

(IpotliOM

f
i CafpQHtKQt

йибяоЬнио
ляп
ret/i

Нач ami
0 кокмСоЬа»с*Ой

tudoooBa
UMSSУЛ/l

И«8 л/* Шт Шнп/гино

7 0 4 -1-02 09 .6 7 - ТИ

нелербцар емкостью Жм* с.норцыным ооогребом. 
алч нефтепродуктов

£iai“4 Jlutmtt
Р 5

Общие данные 
( окончание)

вшпи
ТЕГШШуНКТ

Формат Л г
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С пециф икация элем ент ов т еплобой изоляции pejepB yoyoa

В

Исполнение J л
Температура о кружа
ющо to Воздуха, °с ■го ■щ-4с
Толщина изоляции но

стенке резерВиоранм 60 во
Толщина изоляции но
крыше рез&Вцоро.мм 60 60

МЯ Г > Обозначение Н аим енование
Кохмобнн Мое*0 

ео,кг
Приме
чание60 ВО

и ЦооВожм гае- гцгостлгвг-п
u i Cm о гост ЗЛО-И г/м 21м 0,015

12 ЛистАДОПОГОСТ216$f-75 023 ог*з г.7

/3 Лист ОЦ a s  ГОСТ 19901- Ж
Cm3 ГОСТНгЛ/А -60 >Ш a p t 2,2

14 Кч°тн XKfOO/fCSBf3SrX7530H> 815 615 3.5

15 Оеситоцяннхпный/охстЛгр ар} о,г*} 1700

16 Рубероид кробельныц

Ркп-350А госгт гз -ее плм 0,9

17 3*ху9&Р>хо #ол*£иж//ьо&а#-

ноя СТД «65тузе./596-77 баз 603 0яоо*5

13 Гайка M/Ol.Of9nxr59tS -70 го го

19 Шайба Ю.65Г.е/9пешог- ТО 20 го 0,000$

20 Зинп 4* 1tc*.o/)rocTto6H«o 15 15 ОЯвН

McrjoKOf
поз* О В озно чение //аим еноВ оние

КЪЛ *оСшй Пасся
« 6 ,п

Приме
чание(ф ) Ща>,

1 70¥-Л 0209 67-7Н Аист 12 ТёплоВойиллмцчй крыши 1 1 1160
г 7oy- г-огоуа7-7}нюсм$ Приборные детали на

стенка ремрВуаро 1 1 1516 Компл

Конструкции тепяоиЛОЛЙ-

иионные по ryJS. 1160-65
3 КТПО-Ш.НМС-Л1.10Ю*20Ю40 64 г3.6

ктп/ыи-ммсш- «но* гою- во 64 ггг
9 КТПП-Ш-МЧС-А 1-1010*307060 35 33,в

К7ПП- Ш-ММС-А1-1010*302040 35 41. г
5 70У-/-0 2 0 5 .3 7 . ОВ Инструкция теплоизо- А льбом !

ЛЯционноЯ полносборное

г ! I

ктпп. пг-бо 34 16,32
•01 Конструкция теплоизолр- Альбом Г

ционноа полносборной
панельной прикорноЗноя

КТПП-П2-ВО 34 22,66

6 70V-1-ОРОЗВ7- Тш/. 12 Элемент обода 15 19 г гу
7 •Of Элемент обо до 1 1 г, п
В 70V- /-0 2 0 9 3 7 -ТИН -14 Б андаж В В 0,09
9 Мцты минерояоботныенра

шибные гм-ЮОптц 5мм

ГОСТ2/330‘7$сб6кло£ло*нлс
dSvx стеренШ сетки сбамм
ц-fzs/osry Н-1-7/1 - 7S и л ip j 120

/о f%&o£ivio*&Zl&m0'4f*o6TУ2&2-&9
илОпО РОСТ ОАО-71 11 11м 0.001

1- *  Роаняеры A t»  cnpoSoK.

2. Сетка матоВпо3.9 бЬгкно бить окраш ено лаком Б 7- 577ГОСТS531-7$
3. Все необходимые Вырезы 6  панелях Выполнить по мест у 

Места ВырезоВ Заделать м а т а м и  п о з.В  см . Лист И
4. Разрезы А~Д -Д -Д г Р -Р  и фрагмент см лист 7
5. S  с ко б ка х  у к а з а н а  За коз но 9 толщино мот оВ хроме поз. 3~S  
Б- Уст ановку олемент оВ абобЬ поЗ. 6, 7 начинат ь споЗ 7,

расположенной протаВ монтажного ст ы ка стенки
7. К озы рьки  н о  кры ш е и  н о  ст е н ке  p e se jo B ycp a  допускает ся 

иЗгот а&лиВот ь из гоф /ы роВ анноо с т а л и

104-1-0209.61-ТИ

резервуар емхость/о ТООмЗ ЬнаОис Лист 
с  наружны м обоЫоеВом 
для нерте/уоо&иктоб

70плоВая изоляция p e je p - 
Вуе^понелд/ич.Оби/иЗ бод

ЛистоА'

вшпи
ТЕПЛОПРОЕКТ
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Расмадко панелей на стенке резерйуара

Разрез п -п
1Б

Разрез /I-л
Ли ст n o ). fO не ъ о еозон

Разрез Н-Н Разрез М-М
W

П/ои&ЩОН ГИ П
tfjr&ny
Ч<*ог*Л
ЪШф tgffii
Ругу»AVjr

Сябранаа
КЯЯКиХимО
Имбробе*1

CjdoJboî
А**+ф 1*

kk±

Ш

♦АО
¥*В
V7L
*/JS
чем
v/rt

70У-1-Ш Я-1М
Peje/>fytfo емкостью ТОО** 
снфужиь/м обошлзедя** 
дня не&пепюодухгтоб 
ПгмобоА изоляция ьезе/ьбуо- 
p a  панеляы и РосклодЬдЪо-

8

вняли 
ТЕЛЛОПРОЕКГ 

Hoc* So__
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РозЬертко стенка резербуора
шбы

Спецификация гриборных деталей но стенха р>езербу/ухг

Map**,па
Обозначение Ноименобоние *1лнобм* Мосса 

еА,кг Приме
ЧониЯ60 80

В Ю¥-1- 02Q98J-TМИ - D1 Штыри г 0,02
-01 Штырь 2 0,023

9 7M-1-0?OQ57-THH- 02 Поперечино 3' 1.56
01 Поперечина 3 4. 58

10 -02 Поперечино 1 1.27

-0 3 Поперечина 4 1.26

11 -09 Поперечино 9 1.66
-05 Поперечина 4 1.66

12 т-итеоавг-тми -о *- o i Эхе Агент бандажа 22 22 2.36
13 709-4-020337-ТНИ- 06 Стойка 35 35 6,99

11 -04 Стойко 35 35 6.0
15 -02 Стойко 30 30 5.73
16 709- 4-020367-ТНИ • 47 Элемент опоры 1 2,09

-O f Элемент опоры 1 2,11
17 -0 2 Эле Агент опалы 1 7,16

-0 3 Элемент оперы 1 2.19

Марла,
паЗ Обозначения Ноименобоние

Юлнабт Мосла 
ед ,кг

Цвиме-
чонче60 во

1 Пгб/оо 2зог •  245 мм

Уголок 50*90*4 ГОСТ6503-72
55£т З ГОСТ 1J 5 - 7$~ 0.66

Ребро (зог я 235 мм

Уголок 50*50*40X76503-72
Cm 3 ГОСТ 535-73 55 0,72

г Ребро £  зос •  460них

Уголок 50*50* ЧГ0СТ6509-72
Cm 9 гд£7 635-79

498 496 0 5 5
Э О б о д ^  33910 мм

Угалое 70*45*5ПСТббЮТг
Cm 3 ГОСТ 533-79 3 3 4463

4 Уголок 70*45*50X76510-72
C m 3 ГОСТ 535-79 26м 26м 4.39 Шvoemtu

5 Цента 3*50СтЗ/КГ6009-П ги . Ю н 6707 07 “  чостси

6 Стойко (зог ■ 35мм
Ленто 3*ЗОСтЗ/ОСТб009-7Ч 9 0.025

Ст ойко £  Зог « 5 5  мм
Аемпо 3*ЗОСт5ГОСПООЗ-74 9 0.039

7 Стойка С  зог * 150/нм
ПентоЗ*30СтЗГ0СТ6009-74 1 1 0,11

1 *  Размеры  для спробок
2. Сборные шбы по ГОСТ5264 -60 электродом Э46А ГОСТ 5467-75
3. С&а/вко ручной ЗлекггродугобоЯ 9ля поЗ 40
к  Шбы грибарнь/х дет алей должны ба/т ь разм ещ ено/ но  

расстоянии не менее 200мм от сборных шбоб резарбуоро, а  также 
от шбоб усилибо/ощих злемент об лоз о и пот рубкоб

5 . Покрытие деталей после приборки -  лох БТ-577roc7S631-7S.
6. Р азр езы  А -А , Б -В  см. лист 40
7. Сборные шбы ш т ырей поЗ 40 располагат ь горизонтально 
6  Общий Вид т епл обой изоляции ем лист 6

704-1-0209.87- ТИ
Рьзербуор емхоетыо ТООм* 
с наружным обоеребом  
для небтегродуктоё

Csa&t

'ние льаберхьи деталей м
CMpSytpoA* юслзции пом

t стенки резгрбю

4sia. A*mof

ВНИПИ 
ТЕЛЛСШРОЕКТ 

Моеябо__
Формат А2
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НЮ 530-ТИ

П л а н
Сеченив А-А

аУ в/?/)

С ече ние  Е ~ Е

Спецификация элементов тепловой изоляции крыши

Марка,
поз. О бозначение Наименование Рок. MocCQ 

ед., кг
Приме
чание

1 70V- 1-0809.67-тлист 73 Приварные детали н а  

Крыш е 7 79J Компл.
2 707 7-0209. в  7- ТИП-/7/ Бандаж 5 0,06

3 70Ц~ 7- (7205 . 67. 71 Конструкция терпоизо-

ЛЯЦионноя пал но сбор -

ная КТЯР-1 80 9,7/

П 707/- 1 -  ОвОб. 67. 10 Конструкция т епло изо-

ЛЯЦионнаЯ полносбар-

ноя кт пр-7 770 5,95

5 Маты минераловатные Уплотнить
проши£но/е 2А7- IDDтолщ, 70„, до 60мм
ГОСТвШО-Твсобклодкамос

Звух сторон из сетки сворил

3е 72,5j 05 ТУ74-7г- 774- 76 ОЩ 720

6 Проволока 7,2 0-2ЦГОСТ3232Щ

U3 СтО ГОСТ 380-71 105ц 0,008

7 вист А в  7Н- 7,0 ГОСТ27637-7S 79Н 2,7

& Планка шириной 700мм
вист АД777-7,ОГОС72163Г 76 8 7,45

д Мостика герметизирую-

и/аЯ нетверЗеюи/оя
„ ГЭМН " ТУ27-23-44- 76 7,7кг

70 Заклепка комбинирован-

ная СТЛ 385
ТУ36- 7508-77 7700 0,0025

1. л разм еры  для справок.
2. С ет ка мат ов поз. 5  долж но бь/ть окраш ено лаком ВТ-577TSCT5637-73.

701/- /_ 0 2 0 9 .  8 7 - ТИ

Резервуар емкостью 700м$с 
наружным обогревом Зля 
неф т епродукт ов_________

Акимова

• Тепловая изоляция Крыши 
'■ резервуара панелями, план- 
Узел. Сечения . Вариант 7

Стадии Лист Листов

12

внипи
ТЕПЛОПРПЕКТ

М о с к в а

Формат А2
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I

/7/7 ан

Т4-Гч5

Разрез А-А повернуто Н1- Ь З Э

При&ВЛап

Н"6 л/f

Поз. 1
2D

Ч

20

Спецификация приборных деталей но крыше

Afqoxo,
ПО}. О бозначение Н а и м е н о В а н и е Кол Mono 

М , кг П рим е
чание

/ С  к о д а См пале

Лент а 3 * 3 0 C m 3 чек>т

ГОСТ 6 0 0 9 -7 2 & L Q JQ L

2 722- 4- 0209 37- Т И И  -  П У п о р 32 0,706

3 П р а б о л о к а  5 .0 -0 -2

ГОСТ 3 2 6 2 - 74  u j

С т О ГО С Т 3 8 0 -7 1 702м 0 ,1  У ,

1 # Гаймер для спраВок 

г. Сборные ш&ы по ГО СТ5264-60

3 Сборка ручная елекпгродуеобоя для паз 3 .
4 П окры тие д е тал ей  после грабарки- лок БТ-577/Ж‘7‘5634-7Э

5  Общий Вид теплоВой изоляции кры ш и см  л и с т  id  

6. М осса гриборных д е т а л е й  -  45. 4ке

70V-1-020987~ Ш

P ejep fyaa енкаат ыо 700 м 3  
с наружны м обогребом  
для нефтегуиоАуктоб
ЗЬзмещекие прибжпыхЗё 
леи но A/ouusc Аля изаляц 
панелями План no jpej.X ***,

Aon.
43

диета£

БНИЛИ
7ЕПГШПР0ЕКТ

Мосебо
ро рм о т А 2
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Разрез Б-Б Л и ст 1h Сечение к-к Разрез Г Г Л и ст Ф рагмент л и ст 19

Разрез А-А Лист  /4

Сечение ж-ж лист 44

т

Разрез В ~ В Лист ft

Разрез л-л

Разрез Д -Д

К
" „

Сечение и-и

Разрез М -м  листа

. . 20

1 «1 1 и' 11!. ,ш,у

Привязан

(1н6.нё

Н. контр

fii.trOHCnw
Рук, гр.

ГИ Я  Са&ранскоя
Прж ихино

Н оч. cm 3 ЦиЛро&енко
Савранская
Сидорова

Инж. Акимова

тау|'PL сШ
(ОНИ
[W ilt
ti!W
Wtp

m - { -0209.87- ^

Резерёуар емкостью 7O0m3 
c  H opyiKH b/M  oSoz/oeSoxf 
&/1Я нефтепродуктов
Тепловоз изоляция резервуара  
с покрыт ием из металлу иЬс- 

,---—_—  кик листов, фрагмент. Розрс~
Ьч.пК эы. Сечения ________________

CmatJuj Лист Листов

15

внипи
ТЕПЛОПРОЕКТ 
Москва
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Развертка сгпвнки резервуара. Специф икаций приборных дет алей н а  ст ен ке  р е  г ер> буора

Марко.
пЬъ. О б о зн а ч е н и е Н о и м е н о ба н и в

Кол.набнь Масса
еВ.,кг

Приме
чание60 3 0

_— Ребро С заг- /3 0  м м  

Уголок 50 /50 /4Г0СТ6503-72
-  -

—

Cm 3 ГОСТ535- 79 253 253 0,55

г О бод = 33010 м м

Уголок 70*45*5Г0СТВ5/0- 72
Cm3 ГОСТ 535-79 3 3 /46,0

3 Уголос 70*45*5гоств5/о-тг
Cm3 ГОСТ535-79

т . 25Лн 4.30 и 3 , 
Частей

4 Стойка Озас. - /5 0  м м

Рента 2*3О On 3 Г0СТ6/ЮЗ- 74 1 7 0,07

S 70V- /-  066867- ТИН-01 Ш т ы рь 2 0,02
-01 Ш т ь/р ь 2 0,023

6 707- / -  020087  тни-ог П оперечино 3 1,56

-01 П оперечина 3 /,5В
7 -ог Попере иино 1 /,27

-о з Поперечина 1 /,2В

8 -0 4 П оперечина 4 1,66

-0 5 Поперечоно 4 1,68

9 7дУ- /-0 2 0 0 6 7 - ТИИ - 04 Элемент ба нда ж а 22 22 1,43
Ю 777'/-Г- 020087- туи- 0 5 П одбеска 66 0,67

-01 П од беска 66 0,6В

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименобание

Ьмма$‘ыь Масса
еЗ.,кг

Приме
чание60 Во

11 700- 1-0208S7-THH- 07 Стойка со штырями 55 0,09
-о / Стойко со штырями 35 9,11

12 -02 Стойка со штырями 35 6,06

-03 Стойка со штырями 35 6,07
13 -04 Стойка со штырями 30 5,85

-0 5 Стойка со штырями 30 5,86
14 700-/020Ш ТИИ -08 Планка со штырями 35 1,52

•01 Планка со штырями 35 1,54
15 -02 Планка со штырями 35 1.0Z

-о з Планка со штырями 35 1,03
16 -0 4 Планка со штырями 30 0,95

-05 Планка со шть/рями 30 1,00

1 *  Размерь/ для спрабок.
2. С бор н ы е шбы по ГОС75264-80 элек т родом  дйбА НО ГОСТВ467- 75.

3. С борка ручная элект родуеобая для ко з . 5.
4. U /бы приборных деталей должны  быть разм ещ ены  но 

расстоянии не м енее 200мм от сборных шбоб раеэербуаро,
а  т а к ж е  от  ш боб усилибат и/их Злемент об л оза и лат рубкоб.

5. Покрыт ие деталей после приборки -  л а к  S T -5 77ГОСТ56J1- 79.
6. Р азрезы  А -А  - 3 - 3  см. л и с т  i7.

7. Сборные шбы ш т ырей поЗ. 5  располагат ь горизонтально.
8. Общий б и д  ом. Лист 74.

7 0 4 -1 -  0 2 0 9 .6 7 - Т И

Прибегал ГНП СоВконская Ы 'М п ук Пезербуор емкостью  700м5 
с наружным обогребом  
5*7» нерте/уродт/ктоА

СтоЗия Льет Листо£
Нконто. КоМкахит т к

р 16Чач.отВ. Дибробешх ч/иг
О. кельм. ОабканскоЯ J&W т к Размещение пьи&о/онь/х &ета - 

лейностенке pesepByopo Вля 
изоляции матами, развертка

внипи
7ЕПЛШ1Р0ЕКТ

Москба
Pyr.ep. СиВьяьба чан

Инё. V; Чтк. /}кимо£а 1сииЫ- пак
Формат 32
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Разрез Б “* лист 1&

го

Разрез А — А ЛиСГГ) 16 Разрез В - в Лист 16 Разрез Л~ Л  Лист /£

7^50 '■

М /

5560 ■

\1х

W D *

\1х

2 5 8 0 *

^1х_

MX

тззо-ти

Вид Ж -ж Разр е з  г - Г

Вид 3 -3

7 0 2 - 1 - 0 2 0 9 . 8 7 - ^ V \

ПрибяЗин ГИП Са&Ьанская *t№ Резербуар ем костью  7ЛО/чя 
с  на/эукнЬ/м оЛосуьебом 

Эля н е ф те п р о дун то б

Стадия Лист Диете?
Нхснтр, KbpMroxi/f/o 4//М

р 17Нан отВ. 4иБро£енко 3}№
fh.KOMcrnp Са£рансхоА Щ к 'tills Размещение приборных деталей 

но с те н к е  рсзеъ&уоро для изо- 
лрции мотами.разрез А ‘А — Д~А. 

Виды £ -£  — 3-о.Овел /

внипи
ТЕПЛОПРОЕКТ

Москбо
Pyv. гр. Сидорова

Инб.Ж' Инк. AtUtMP&O Фсг/JoP Чикс:
Ф о р м а т  А  2
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,q
■о

■ч;

I

1
«о

1
о

Ч)
о

,1

mosso-ти
Г5Т

■I
с
*
»d
5

С е ч е н и е  3 - 3

Разрез А-А

и

ТггГ 

дТ

Разрез Г-Г

План

С е ч е н и е  Е-Е

Г т е н ко  л ю к о

С е ч е н и е  Ж~Ж

Разрез В-В

Разрез д -д Разрез Б-б

Спецификаций элементов тепловой изоляции крыши

//л о щ а д л у  одсл(/ш Лония

Марка,
ПОЗ. ОдоЗнауение Н аим енование Пол. Мосса

ед^кг
Приме-
иамие

1 lo o - 1-огоав7-Щлист 20Приварные детали на

кры ш е резервуара f 264 Квмпл.

2 704-1-0209.87- ТИи-09 Каркас 4 33,8

3 704-1-0200.87- ТИИ-Ю Р еш ет ка 12 6,93

4 7 0 4 -7 -0 2 0 3 8 7 - ТИи-14 Б андаж 5 0,06

5 К лям м ера 20  к 195 км
Лист АДШОГОСТЖИ- 76 120 0,011

6 Маты Минераловатные Уплотни^

орошивныС 2M-1DD толш. до бОллч

70 мм с обкладками с Звих
сторон из сетки сварной

/Р12,5р5 TOft-4- 7ft- 76 5,6Л 120

7 Проволока 0,8-0-28 геазт-И/

U3 СтО  ГОСТ 380-71 580ы о.ооч

8 Проволока 2,08-22ГОСТ3282-79

из С тО  ГОСТ 380- 71 15м 0,025

Э Лист АД/Н-ЮГОСТ21531-75 <252 2,7

10 болт М10x100.36.018TDCT77$s-7i 15 0,074

11 ТаОка M1D.4.019 Г0СТ5Э15-7О 1Б 0,014

12 Заклепка комбинирован-
ноя СТД $856636-1558- 77 225 0,0025

1. *  Размер для справок.
2. С е т ка  м о т о в  п о з. 6  д о л ж н а  S u m  о о кр а ш е н о  

л а ко м  Б Т -5 7 7  ГОСТ 5637-79.

При&язан

Ннб.Я!

ГИП

П.квнаь
Руг, ер

СовраНСКоЯ
П. Контр wpkuxuho
Пы/отЗ. Цибхювенхо

СаСранекал
Сидорова

4нк. Акимова Уыж>- WfK

пил
m o
m m ,
°Ш 3‘

W -  1 -0 2 0 9 .8 7 -Щ

Резервуар емкост ью  700м1 
с  наружным обогревом для 
нефтепродуктов
Тепловая изоляция крышире- 
зербуаро спокрытиевлизмс-
талли о ески х ли етоб .плон . Узел 
разрезы . сеуениЯ . Вари о п т! ’

/ист
79

/исто/

ЬНИПИ
ТЕП/ШПРОЕКГ

Moc/rSo 
Формат /2
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Ч.
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План

Ось лестниц/,/

Разрез А - А 

I
*

V :
h bhi

«о

\
\
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t—

ь

У / т ч - ь з

\ н 1 - l \3 Z )\

С п е ц и ф  и к а ц с / Н  п р > и б о / о н а м  д е т а л е й  к / о ы ш и

М арко,
n o it

О б о зн аче н и е Н оим ено&ание Гол.
Мосса
ед .,кг

Приме
чание

1 С коба См поле

М ент а ЗхЗО  C m 3 1/Сртп.

ГОСТ 6 0 0 9 -7 4 6 7 0,33

2 Р ебро С За г -  ООмм

Л ент а  3 x 3 0  C m  3

ГОСТ 6 0 0 $ -7 / 6 7 0,069

3 О б о д  С  заг -  3 3 ,5  м

Л е н т о  2 x 3 0  C m 3

ГОСТ 6 0 0 9 - 79 1 15.75

4 flfi>o£oj}otccr 5 ,0  — 0 —ty

ГОСТ3 2 6 2 -7 9  и з  Cm  О

ГОСТ 380- 7/ Ш 0,159

1'.* Размер для спробок.
2. Сборные и /£ ы  по  ГО С Т 5 2 6 4 -8 0 .

3.

4.

5.

6.

Сборка ручная электроду гобоя Рея поз. 4.
Общий £ид  т еплобой  изоляции кры оии  см. лист  -/9. 
П окры т ие дет алей после п р о б о р к и - л а к  6Т- 57? 
ГОСТ 563/-79.
6 -  т о л щ и н а  и з о л я ц и и  н а  с т е н к е  р е з е р в у а р а .

- 1

При& Я Зан Т И П СоЗрсгмска*
ж 7

т ш
Н. контр KbPXUyUHQ ?Д№
Нач.отд MuSeoBemxЖ г роив
Го. кометСоЁММСКОО № ю т
Р.чк.ге Сидоаоба Щ Й

И н б .Н ! Инк. А  Ким оба / г и р - Pi UP

704-0209.81 -ТИ

Резервуар ем кост ью  700/чЗ  
с наруж ны м  обогреёом  для 
неф т епродукт ов
Размещ ение приборной дета, 
ее и на крыше дня изоляции м о 
т ами. План. Р а зр е з. У зел

Стадия Гист ГистоС

Р 20
ВНИПИ

ТЕПЛОПРОЕКТ
Моск& 

ф ор м а т А2
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с*

I

6

1

M i

3o

Обозначение
704-4-020687- ги и -O f

-0 4

Размеры £  мм

too
420

Длина за
изто&ки

43D
150

Масса,
кг

о.ог
0,023

Прибязон

и  не л :

ючл-огот- тии-си

Ш тырь

П роболоко 5 ,0 -О-1/
ГО С Т 32&2-7Д из Cm ОГОСТ380-71

СтадияМосса Масштаб

Р
СМ.

rrta&/i. -

Лист 1 ЛисТноб /
а н и п и

ТЕПЛОПРЕЕКТ
М яскба

|
\ и II " « И — II II zz?i Z3

Cl
500 woo

r>x WOO

J R

О бозначение L
Длина
зогатс&а а О

Масса,
кг

700-4-6?6007-т и и - 0 3 2880 3240 450 2 4, ДБ

-OY 2360 2 5 3 0 - 4 4.49
-о г 2ЭЭО 3320 450 г 4,56

OdJOL
Н.Конггуз.
Нач.отд.

г*.
Utt*.

Cc&pQffCtezS
Коржихино
йи&робгнъ

Оисонств CaGfiBHczafi
tktsLcfia&L
Акимова

Прибязон

Ин&. л/г

70?-/ ’02Ж 87- ТИИ-03

О с н о & а н и е

Дента 2x30Cm3ГОСТбООЭ-7f

СггкгдоЯМасс* MccumrS

Р
см.
табл. -

Лист \У?осто£ /
в н и п и

ТЕПЛОПРОЕКТ
АИоскТо

формала 2  Д

l7/EI

- A - l

CiI У I
,/50 500

n* 500

A-A
M1-.2

no6epHt/mo Б-Б
M1-3

HW530-TH

1 1 1 О б о зн аче н и е 44а и я л е н о б а н и е
Кол. но исаалн. -ТКИ-02-

Примечание
- 04 02 03 ОД 0 5

Д ет али

м / 764-4-620067- Ти и -04 Ш т ы ре 6 5 6
-0 4 Ш т ы рь 6 5 6

м г 700-4-0200.67- ТИ П -0 3 О сно& оние 1 4

-О / О сноб оние 1 4
-0 2 О сн о б о н и е 1 4

Сборка р учная  электрабугобая

О б о зн а ч е н и е L , мм п McrCCG.
кг

707-4-020007- ТИИ-0 2 2880
4.56

-04
э 4,58

-0 2
2360 ь 4,27

-03 4,28

-ОД
2330

4.66

-05
о 4.68

-z
Ve
JC

ТИП Са£)оанска*Й 7 ЯШ
И комтй. КЪ/ыкихина£ г Л ' б т
ЧсгЧ.ОпУ̂ Дибпо&енкоU 2 T 20<я
Сл.КонигяCaStxmcxaS•Шч /ш
Рук. гя. Ои&эЬо&У М-н~ ftps
Инх:. Ajet/Asof* Tkujtf- сЬЯВ

Прибязон

Ин£. jJ»

704- 4-020737- ТИИ - D z
П о п е /о в  ч и н а

Стадия Мисси Масштаб

fi
Лист

см.
т а б л .

Ж 0 /'исто,
B H v in n

ТЕП/10ПР0ЕКГ
М аскба ___ .

фианит 63

ло



Iч
I

1

ь
9j ^К
<ъ

Iкг

Ш05Ъ0-1Ч

Г !

I

X

\ *

аГ

А -А
МГ-1

Ш

О б о зн а ч е н и е в. м м
Мосса ,

кг

761- 1-62Об. 67- ТИИ- 0 5 fOO С. 67
-O i 120 0,68

Та

14 «§
О бо з  н а  че н и е М ои м е н о ё о н и е

Кол. TfCT
исполнен Приме чание

- СИ

Д е т а л и

м 1 706- 7-620007- ТИИ -01 Ш т ы рь 3

-0 1 Ш т ы рь 3

М ат е р и а л ы

2 Дента Зх20СтЗГОСГ600Э-74 <4* О ,

Сёа/ока р у ч н ая  Элект/оо&угоёая

ГИ П Соёражкт 'tail 1м &//А
Н. контр КоЬХихина ^ЙИг
Ноч.стй. Дибро&нхо Ж - йех
Г/!.КВНСРИ I1

Злзк
P.VK.tp. Сг/ЗбРоёо ДГм — 2>АЯ
Инк. Акимоёа Реим- ?if/XS

ПриёЯЗаН

104-1-0209.07- Т И И -С 3 5

П о д В е ск а
СгттаЗир Масса Масштаб

о СМ.
табн.

Лист \ Листов i
внипи

ТЕЛ/Ю П РО Е КГ
АИоскёа
фуьмат АЗ

чюяо-т

\
%
£§
f
I

МГ-5

Обозначение Masne/pua/i Масса.
кг

щ т т н и -  оч Ленто2*300*3ЛТСТбООЭЗ, ш
-01 Лента 2*5OCm3WCT60D97$ 2,38

N
во

Длина Заготовки SO*/5  мм

ГИП Соб&онсКаЯ ?мм
Нконтр. Kbpxrvxu/ra г ь ы 4)//м
На» ото! Дибеобенк <И«й
/Тт.КОН&гс CoSbo/rcxofi ш и ~Ша
рук. гр. Cv00jOo£o я т
Инх. Акимо&а ^jCujuK Л

704-10209.07- ТИ И  -  0 4

Элемент бандажа.

СМ. т а бл .

Стадий/Иоссо Масштаб
Р

СМ.
Г710&Л. -

Лист I Листов /анипи
ТЕП/10ПР0ЕКТ

МоскЗо

и и

5x1/5’

О бозначение L . mm
Мосса.

кг
7QV-1-020062- р н и - об 2980 8,99

-с и 2000 6,0
-0 2 1930 5.79

ГИП
И.контр.
Но» отЗ

Руг.гр.

CoSpQHCKof)
Ди6рС0&1Х

fa JCQHC/7}?, CaSpOfiCKOft

Июк. АкиМоЛа
СнПороСо ДДмб. з//&1

&VJV StfOi

Ш б

АХв

ПриёДЗон

—

Инё.Чг

70У-/-О209.07- Т И И - 0 Б

Ст оика

Уголок 50* 50‘ 1<1Ъсг850Э-72 
СтЗ ГОСТ 535-79

CmoOufi /Нассо

Р СМ
/7?£7&/7.

МссютаВ

Лист \Листо£ /
внипи

ТЕП/ШПРОЕКГ
Москбо

фсдомсгт А*/ Г'з



Н>0530-П
\
\1
й
I
л
4

О бозначение Т/аилленобоние
Кол. на испелн. ТИИ-07-

Лраллечанае
- O i o z 03 о*05

Д ет али

]0 О -/-020007- ТИИ- о / Штырь 6 4 *

-O f Ш т ы рь 6 4 4
70v- f - 02одет- ти и  -о б Ст оика 1 i

-о т С т оика i i

-02 С т ойка / i

СёарК а foyVH aP ЗЛ ект/o o S y io S o P

О б о з н а ч е н и е L  . e n
Масса

к г

7 0 i/-f-0 2 0 gS 7 -TH H - 07 2980
iO O

5 9 .0 9

- O f
i2 0 9, /1

-0 2 2000
IOO

3 6 ,0 $

-0 3
i.20 6 ,0 7

-O '/ /930
io a

3 5 .8 5

-0 5
/20 S ,3 S

ru n СоЗаансхаА (kty.As; fAXSr
H. KOHmo КЬьжихино U o x
Hat/, cm3. йиЗРо&гхка m - M/m
Pf.KOHCTP CaSbaHcxafi \Л«4 ̂ {\ St/AS
Р укгр . СидоХоЗо ?MA
И нк Акимова fei/иЫ,2да

Т/рчёяЗан

Им ён:

70*/-1-о т 37- ТИИ- 07
Стойка со
ш т ы рям и

Стадия М асса Масштаб

p
см .

mc/S/t. -

/7и с т \/!ucm of> /
БНИПИ

ТЕП/ШПРОЕКГ
Afec*6cr

0о/>ли?/г» Л Л

А - А
М/-1

| I О б о з н а ч е н и е Н в и л н е н о б а н и е
Кол. н а  и с п о лн . ТИИ-0 8 -

П рим ечание*•> - 0 / а ? о л О*/ 0 5

Д е гп а у ? о

м / Т И И -О / Ш т ы р ь б 4 4

-О / Ш тырь б 4 4

М а т е р  и о л ы

2
Л е н та  3 ^2 0  C m 3 ГОСТ6009-79 2. $8 2.98 2.0 2,0 /93 1.91

С ё а р к о  р у ч н о й  Э л е к а у о о б у го ё в р

О б о з н а ч е н и е L е /7
Мосса,

к г
707- f-020287-Т И И  -  08

2980
Ю О /.5 2

■ о / /го
О

1.54
-0 2

20 00
/00 1.02

-0 3 /20
3

/.03
-0 4

/930
/оо 0,9 9

-0 5 /20
3

1.00

П ри& язан

И н Г.и :

7О*/-/-0Ш 67- ТИИ- 02
П л а н ка  со 
ш т ы рям и

Стадия Масса MaCWfJXrS

р
СМ.
та б л . -

Л и с т \JIucmo6 /



1

I
Я.

s
1
I "
5  $6 ,0

1£
Н105Э0-1И

бГ
2600

‘ iti—= --------- »----------------1___ i:___ 1 ...•■ 1 -------- т-

5130

1
1 I*> 1 Обозно venue //оименобамие Кал.

П рим е
чание

Стандартные изделия

/ Б о л т  ЛУОхЗЗ. 36.013 Г0СТ7738-70 э
2 Гай ко РИО. 4.01 Э ГОСТ 5315-70 $

Мат ериалы

Э Лента 2.5*бОСтЗГ0С7600Э-71г 21м

*1 Ленто 3*30СтЭГ0СТ6009-71/ 13Х

А - А по&ернито fbud Г 
М1'-2 М1'-2

ПаЗ. 3, 4 не показаны

Б-Б
М1-.2

/7ок/о  ь/ти<9 лга^Ькиссг -  -4ciAr &7~ ~ 577  /~&С7~ 8 S 3  7 ' ?ЭШ

Г
§

6 0 *

ГИП Co8focK*aA r№j6s\ War
H.tvHmo Кор/Кихина leb/gu- Л К *
Иачогпй Mu5roo&Cffj& Ш/1&-
fh нонами Саб/аспект Щ к ?№■'
Рун. г к СиаЬяобо Цырт 7цаг
И нх. А кимо&з ifioucf- w ar

7 О 4 - / - 0 Ш 0 7  - Т И И - Б З

Каркас
С/DqSu/  Масса /Ifoctunci

3 5 ,8 ш

Jucm \Лосто£ 4
анипм

7ЕП/10ПРОЕКГ
М оскёо

формат АЗ

Hf0530-ТИ

4525 L 7/0

R 4605

О бЪ знауение Н о и м е н о б а н и е КЪ/f. Приме
чание

A4a/7j£>jbtfCftff, (

/ П р о б о л о ка  5 -  27-4

ГОСТ 3282 - 70 и з  Cm О

ГО С Т 3 8 0 -7 1 45м

/. С б о р ка  р у у н а я  з л е к т р а д у г о б а я.
2 . Н е у к а з а н ,у ы в  р а& и усь / 5  лим.
3. П о к р ы т ы е  р е ш е т к и - л а к  S T -3 7 7  Г О С 7 S 6  3 1 - 79.

А-А
м -1 \

ГУП CaSjbdHCAci И * . г ш
Н.кснтс

Pt.KOHttt.

Коьягихико
AuS/ppScMti
Св8ьам*J

М & с
гиас
гоня

Рук. го. QuSo/oo&cr СШ лх. THUS
Аримоба Tba/P- ?4КВ

704-7-020987 -ТИИЧО
Р еш ет ка

Стаду, Моссе* Мосш/rxt,

Р 6 ,5 3 1:40
Лист {Листа# 4

внипи
ТЕПЛОПРОЕКГ

АТоскбо
формат А 3 М



28

I

I
I

!

1

1

W530-7H
m
4
5

II.
8
■>

1

bud  A  п о& ер н уто  

M H

Ф12

1
1
«V
<1

О Боэно ценив Моылме н о ёанио П рим ечай.
- О /

Дегп_оли_

АЧ 1 7(7Т -Г -6Ш 67- ТИИ -13 С кобе/ 3 3
Ц 2 70'/-ГЯ?б>1?б7- Т И И -16 У п о р 3 3
БЧ 3 О б о д

Ленто 2x30 Cm3ГОСТбООУ/̂ 1 1

С т индирлпны е аз Белил

0 Б о л т  М Ю хЬ5.36.0/0

Г О С Т  7 7 3 8 -7 0 1 1

M i-2
6  -  5
M 1 d

H - L 2
Б&уХ тоцких

(C

T 1 - h 3  □

/

Сборные шбы no ГОСТ 5264-30

30

РрЭМ ерЬ/ 6  MM

Обоз по цени О
L В/ Вг

Длина
ЗаютоБки
поз.З

Массам
кг

W f-t« m 7 - ТИИ-12 1570 530 530 1640 2,29
-O f 1340 420 330 1 4 0 2,18

ПриЁРЗан ТИП Са&ранскаЬ W A
И. КОНГПП Коеж ихта fP (H ' W /i
Н.от<9. Jt/Sfioie/m Ш г - pjf/a
Г/1. консп Сабранской т м M X!

%1

СидоаоАа А ’- W a
Ш -г / е Июк. А Кима Га VxxAus- Ш б

70^-1-0209.67- тии-1г
Стадий

Элемент обода

Масса Масштаб
см.

та б л.

ЛистоС I Листо £
ШИПИ

ТЕПП0ПРС1ЕКТ
Москва

Формат А 2
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Htosum

\
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■2

$
•5с§
1■»

&*>

разлне/эь/ & аул/
ОбЪзнауение е

Длина за 
го то в к и

Масса,
кг

70Ф7-0200.07- ТИ И - 75 65 2 0 0 о .о э
-0 7 6 5 2 2 0 0,7

/. Неуказанны е /эабаусы  2 м м
■?.П ок р ы т и е КЛАГМме/вы ~ К/ос/ска G T -/7 7  ОСТ£ -№ -426 -73  

2f>a3oЗа

ГИП Садрсл-гско*$>&<'/ 7ММ
Н-контп Коржихино /Сек,' %/М
Н. о тд Добробенвс /niu^ %7СЛ
Гр. контур Саёрансхы т м
Рук.гр. CutPoJboSo т а
Ив* АкиноОа iSK-Jr/f 2мл

При&язан

Инд. У*

704- 7-огодз7̂  И И -15
К лям мера

Лент а 2*30 Cm ЗГОСТ6003-74

Стадия Масса

1I

р Слв,
maS/7. -

Аист \JIистод  /
внипи

ТЕПЛОПРОЕКГ
Мосте
pqb/namA 4

НЮ5)0-ТИ

>
М
%
t

О
С

325

Неуказанные ^ЬоНаусь/ S мм.

ГМ — Ca&bohcKtr Аба-/ Tafia
Н. Контр Ксожихиж %/us

т»аН.отЗ /LoShoifHxc
Гл.конс// СадралсРсл

Сидорова
Torus
TanaРуу.гр.

Инк. Акимову '%CU2ll£ Thus

П/оибЯЗан

УнГ.а/z

m -i-o m .8 7 -  тии-13
С тсо& сг
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