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КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е -1 -9 Г Н
ТОПЛИВО-ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 9
СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом 1 Пояснительная записка, Альвомб Силовое электрооборудование.Э\ектрическое
Альбом2 Тепломеханическая часть водопровод, и кана - освешениетехническая документация н ку .

ЛИЗАЦИЯ АЛЬБОМ7 РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.
АльбомЗ Нетиповые технологические конструкции. альбом8 Шиты автоматизации. 
члстЫ23 Блоки оборудования альбомЭ Спецификации оборудования.
Альбом4 Архитектурные рецения конструкции железобе- альбомЮ сметы  

тонные. Конструкции металлические.Отопление часты,2
^^ЬБОМП ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ в м атериалах . 

Альбомь Строительные изделия . часты е

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
тл.907-2-221 металлические трубы д л я  отвода дымо-
АЛЬБОМLB ВЫХ ГАЗОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО *350°С.

ПОСТАВЩИК: 11ИТП.

РАЗРАБОТАН:
ГП И ,К азахский Сантехпро ек т '
Главный инж енер A v ^  | Шульц  г н . 
главны й инженер проекта 1 и , , Кутлиметов Р.Т.

h i

утверж ден  и введен в действие 
гпи, Сантехпроект*
ПРОТОКОЛ Л/16/КУ-86 
ОТ 27 ноября 1987 г .
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т  п/п j Наименование спецификации

I. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки IM

2. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки 0В

3. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки ВК

4. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки АР

5. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки ЭМ1

6. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки 30

7. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки ATM

8. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки АТЫ

9. Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей 
марки АТМ

10. Опросный лист для заказа дилатометра с диафрагмой 
/поз. 31а,б/

II. Опросный лист для заказа дифманоыетра с диафрагмой 
/поз. 32а,б/

12. Опросный лист для заказа дилатометра с диафрагмой 
/поз. ЗЗа.б/

М А Т Е Р И А Л О В г

Индекс ! Количество 
! страниц

! Ш>
! страниц

тм со 29 3

ОВ со 7 32

ВК СО 6 39

АР СО I 45

ЗШ СО 3 46

ЭО СО 5 49

ATM C0I 39 54

AIM С02 2 93

AIM СОЗ 5 95

» I 2 100

J* 2 2 102

# 3 2 104 f @
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Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Эаяод-иаготояителв (для импортного оборудования • страна, фирма;

Тип, мари* 

оборудования. 

Обозначения до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

материала

Цена
единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

иг

Не-
име-
ноее-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ

ЗАКАЗЧИКОМ

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ В ХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ

К1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ КОТЛОАГРЕГАТ Е-1-9ГН

<4- 1 Т/ЧАС; Р -  0,8 МПа (В КГС/СМ2) (МЗК-7АГ-1) UIT 796 0210625 3112111308 3.9 4 2500

Кв БЛОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 0 -1  т/час 8ПУ-1.0-М шт 796 5764449 3113271107 3 210

К13 СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ РАЗМЕРЫ КДЛ-423-01,

1200x800x1800 (Н) ОН-7-1136/1 UIT 796 5775089 0,148 1 290

К14.1 ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ф 1ЭЗММ ОСТ 108.

030.04-75 шт 796 3295 2 31,5

К11 ПУНКТ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ С РЕГУЛЯТОРОМ РД -  50; ШРП.2.0ОД1 СЕРИЯ 5.905-2

аып. 2

ЧЕРТ. ШРП. чомлл. 796 1 226
2.00 Сб

Ии*. N5
/Т//7  Wymurtemt
Ш ш гй

' Г/}, сл е п

Р ш ж

fi/ rja e S
Ф еЗ л еЗ
в / я ш о й а

б е З и н х  з в ш е з а

Ч т т & Ф г Ш З

Ш .

m t n

0fJ7,

tfe& rs  >

Привязан

ТП 903-1-235.87 ТМ,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия Лист /«•сто* 1

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
СЛРТРХПРОЕк-
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма}

Тип, марка 

оборудований.

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения №эд завода -

изготовм-

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 
оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы
оборудо
вания,

кг
имв-
ноее»
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ

K2 БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ

K2.1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ ПП2-6-2-Ц

Тн -  63 М2 ОСТ 108371.105-76 шт 796 2674 3113562157 0,266 2 390

K2.2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ Гн =  6Д М2 9-1ввх20ООР2

ТУ 400-28-42982Е агг 796 3113665229 0,107 2 277,6

K2.3 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ О.» 38 М3/Ч; Н «  0,44 МПа (4,4 КГС/СМ2) ЦН 36-44

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ V= 11 КВТ 4А 132М2 шт 796 0,300 2 325

КЗ БЛОК УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

K3.1 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ Г И .1 Д М 2 3-76x2000*2

ТУ 400-28-420-82Е шт 796 3113565203 0Д29 1 96.4

$
•zz
imлffi

КЗ .2 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ Гм =  0,37 М2 1-57к2000Р

ТУ 400-28-429 82Е шт 796 3113565201 0Д22 1 33,9

«и*«5
▼
«Л
*c
4
& Привязан
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Т  П. 903-1-235.0 7 ТМ СО ... ! ■
Имя. № I i
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Поаи-

ЦИЯ

Наиманояямиа и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначения до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

1

!

Не
йма
нов а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K3.3 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ ft= 2 5 T/4 ; f н -  3,97 М2 шт 796 659303 3113591119 0,340 1 306

K.3.4. АППАРАТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ а =  10 М3/Ч Т-20 шт 796 0,145 1 62

КЗ.5 НАСОС ВИХРЕВОЙ Q =  7,2 М3/Ч; Н »Д,26 МПа (2,6 КГС/СМ2) ВК2/26А

С ЭЛЕКТРъ ДВИГАТЕЛЕМЛ/ = 5,5 КВТ 4А112М4 комп. 796 5747973 3631911157 0,160 3 115

K5 БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ

K5.1 НАСОС ВИХРЕВОЙ О я 3,8 М3/Ч; Н~0,16МПя (1,6 КГС/СМ2) ВК-1/16А

С ЭЛЕКТР. ДВИГ АТЕЛЕМААт 1,5 КВТ 4АХ80 В4 5747973 363191242 0,115 2 67

K7 БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

K7.2 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 0 - 2 0  М3/Ч Н =  0,3 МПа /3,0 КГС/СМ2/ К20/30У2

С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ V *  4 КрТ 4А100.? 2 шт 796 0218967 3631110071 0,115 2 92

Л*1 K7.3 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ Ги = 0,37 М2 1-57х2000-Р

1

x

i
X

ТУ  400-28- шт 796 3113565201 0,022 1 33.9
1
1
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Пози

ция

Наименование и техническая характер истина оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса 

единицы 

оборуДО- 

эения, 

кг

Не-
име
нова
ния

Код

изготови

теля

1 2 3 4 S 6 7 8 9 to

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАШ Ю Е ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ 8 БЛОКИ

K4.1 БАК ЕМКОСТЬЮ 2,5 М3 2130x1220x1355 (Н) ММ ОСТ 34-42-559-82 шт 796 3113795102 1 420

K8 ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР Q ■ 15 Т/Ч ДВ-15 СЕРИЯ шт 796 1 561

5.903-3 ВЫП. 1-2

K9 ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫ ПАРА Тн *■ 2 м2 ОВВ-2 СЕРИЯ шт 796 1 168

5.903-3 ВЫЛ.1-2

K10 ВОДОСТРУЙНЫЙ ЭЖЕКТОР ЭВ-10 СЕРИЯ шт 796 1 11

5.903-3 ВЫП. 2

К1Б ГАЗОХОДЫ ЧЕРТ. В 15И комп. 796 3113881104 1 3100

-054.00.000

K16.1 БАК-АККУМУЛЯТОР V  £5 М3 8С7 3 4 -4 2 -3 6 / -8 2 шт 796 5265267001 2 4tso

1 КЛАПАН Ду 350 05ПТВУ 292-80 шт 796 3113832102 4 53

f * < е л т е - frcrtft-rrc’p  ^  b o o г& /ТГ0У  2 4 S -W <&Л9 730 / 26,9

s?

с
«т
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до* 

•сумейте и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания,

кг

н*-
имо-
нове-
НИИ

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. КОМПЕНСАТОР КРУГЛЫЙ ОДНОЛИНЗОВЫЙ Ду 350 09ПГВУ 334-79 шт 796 3113151122 4 18,2

3. КОМПЕНСАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДВУХЛИНЗОВЫЙ 400x600 05ПГВУ 247-76 шт 796 3113151122 / 23,6

4. ПРИВОД РЫЧАЖНЫЙ РУЧНОЙ Л8-239.00.000-02 шт 796 3113161101 4 8,0

5. о ГРЯЗЕВИК 16-100 Т  34.05 СЕРИЯ 4.903-10 в.8 шт 796 1 59,2

ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ

К7 БЛОК. ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 3113161112

К7.1 БАК - ГА ЗО О ТД ЕЛИ ТЕЛьУ « 1,6 М3 СЕРИЯ 4.903-11 шт 796 3113795102 1 380

ВЫП.8

Привязан

| Лист

Т. П. 903-1-235.87 ТМ. СО | g |
Инв. №

Формат АЗ О
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Пози

ция

Наименование и Техническая характеристика оборудования м материалов. 

Зааод-изготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования.

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо

вания,

иг

Не-
име
нова
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10

ФЛАНЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ

1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С ВЫСТУПОМ

П -5 С -1 0  СТ.25 ГОСТ 12821-S0 шт 796 1161100000 4 2,23

2. П -1 0 0 -1 0 С Т .2 Б ГОСТ 12821 -80. шт 796 1161100000 2 4,7

i



г
я

я
в

д
- 

по
Х№

/ з 'Т / / /
S0J-Л  0 / 9

Пети

ция

Наименование и техническая х арам герметика оборудования и «МУфриаме* 

Зааод-иаготояиталч (для импортного оборудования* страна, ф ф м а)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента н номер 

опросного аиста

Единица
измерения Код аавода -  

изготови

теля

Код

оборудоеения,

материала

Цена

едриииин

оборудо

вания,

тыс. руб.

К зли- 

чесг- 

ео

Мессе

единицы

оборудо-
яаиия,

яг

Не-
име-
иоее-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 1 8 » to

АРМ АТУРА, Н Е ВХОДЯЩ АЯ В Б Л О К И

t. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ

Ду 60; Ру 1,0 МПа (10 КГС/СМ2) 30с 41 нж ШТ 796 3741211030 2 25,0

г. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Ду ISO; Ру 0,0 МПа (0 КГС/СМ2) 30ч 47бк4 шт 796 3721121063 4 72,2

3. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Ду 80; Ру 0,0 МПа (0 КГС/СМ2) 30ч 47бк4 шт 796 3721121061 4 33,2

L _____ ____
4. ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ Ду 100, Ру 1МПа (10 КГС/СМ2) 30ч ббр шт 796 3721151007 5 39,5

Ду 80; Ру 1МПа (10 КГС/СМ2) 30ч ббр шт 796 3721151006 4 29,0

Ду 50; Ру 1МПа (10 КГС/СМ2) 30ч ббо шт 796 3721151006 3 18,4

5. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 50; Ру 2,5 МПа (25 КГС/СМ2) 15кч 16п1 шт 796 3732131037 1 14,0

Ду 32; Ру 2,5 МПа (25 КГС/СМ2) 15кч16п1 шт 796 3732121077 7 0.8

—

6. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 65; Ру 1,0 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч14бр шт 796 3722141017 3 21,5

7. ВЕНТИЛЬ, ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 50; Ру 1,0 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч 9п2 шт 796 3722141031 4 10.3 i
i

Ду 32; Ру 1,6 МПИ16 КГС/СМ2) 15ч 9п2 шт 796 3722131029 26 5,5

Ду 25; Ру 1.6 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч 9п2 шт 796 3722121030 13 3,6
i

Нриеяаан
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ция

Наименование и техническая характер истина оборудования и материалов. 

Завод-иаготовителв (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обоэнечение до

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения

К<>д аяводя -  

хэготови- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 
оборудо

вания ,

тыс руб.

Коли-

чест

но

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име-
иоее-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ВЕНТИЛЬ ЗАПОЙНЫЙ ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16к КГС/СМ2) 154 8п2 шт 796 3722121040 2 1,75

Ду 20; Ру 1,6 МПа (18 КГС/СМ2) 154 8п2 шт 796 3722121013 44 ОД

Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2)
154 8п2 шт 796 3722111007 30 0,75

е. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ

Ду в; Ру 2,5 МПа ( 25 КГС/СМ2) 15кж13(ж шт 796 3742119156 10 ОДЗ

10. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ П 322038

Дуб; Ру 16 МПа (160 КГС/СМ2) (15с54бк2) шт 796 3742111042 4 0,54

и . КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ. МУФТОВЫЙ С ПРУЖИНОЙ

Д у 20, Ру0,01 МПа (0,1 КГС/СМ2) 11Б126к шт 796 3712222016 5 0,37

Ду 15; Ру 0,01 МПа (0,1 КГС/СМ2) 11Б 12бк шт 796 3712222015 5 0,25

12. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ „ПОСЛЕ СЕБЯ" РЫЧАЖНЫЙ,

ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 2« Юнж (НО) шт 796 3722516021 1 82

±
сZX

г
5

6

13. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ, ПОЛНОПОДЬЕМНЫЙ, СППКЧ-16 шт 796 3742537006 1 55

ФЛАНЦЕВЫЙ Ду ЮО; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) (17с13нж)

т►
С
X
л
¥.с
«S

дЬч»>

[ р

14. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ „ДО СЕБЯ" УРРД-М шт 796 1 14

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2)

1

1t«

Приаямн

I
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На-
име-
нова-
ниа

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОД ЬЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 16чЗбр шт 796 3722321005 1 3,14

16. КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ С ОТВОДОМ, МУФТОВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 45ч15нж шт 796 3722611044 2 _____1?______

17. СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ РГ-600-1
ТУ 25.02.04 0045-78

шт 796 4213120102 2

18. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа /10 КГС/СМ2/ СТВГ 65 ТУ25-02 /

(30-78-12-

-00-00-00) -85

19. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Ду 32, Ру, 1МПа (10 КГС/СМ2) ВСКМФГ-32 шт 796 42132101/21 2 .3,3

20. СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа (10 КГС/СМ2) СТ8-65 шт 796 4213212474 1 6,8

ТУ 25-330087-81

21. ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА

Ду 20; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 12Б1бк шт 796 3712612005 2 1.89

22. КАТИОНИТ КУ .2 -8 ГОСТ 20298-74 т 168 0.6
1

Привязан

Т. П. 903-1 -235.87 ТМ. СО
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материален. 

Заеод-изготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Ко г**- 

мест- 

ао

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10

А Р М А ТУР А , В Х О Д Я Щ А Я  В Б Л О К И

1. ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ

Ду 50: Ру 1 МПа (10 КГС/СМ2) ЗОчббр ЦП 796 3721151005 е 18,4

2. Ду 80; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ2) 30ч0бр шт 796 3721151006 2 29

3. Ду 100; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ2) ЗОчббр шт 796 3721151007 8 39,5

4. Ду 125; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ2) ЗОчббр шт 796 3721151006 3 58,7

5. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 65; Ру1.6МПа (16 КГС/СМ2) 15ч14бр шт 796 3722141017 3 21,5

6. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч Дп2 шт 796 3722121030 18 3,6

7. Ду 32; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2 16ч 8п2 шт 796 3722131029 6 5,5

8. Ду 40; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч 1п2 шт 796 3722131030 7 7,65

9, Ду 5р; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 15ч 8п2 шт 796 3722141031 27 10,3

10. ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) |£ч 8п2
шт 796 3722111007 1 0,75

11. КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МУФТОВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 45ч12нж шт 796 3722611026 1 2.0

12. Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 45ч12иж шт 796 3722611029 2 6,7

\

.1___-i.



Пози

ция

Наименование и техническая характер истина оборудования и  материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования* страна, фирме)

Тип, марка
Единиц*

измерения
Код звеод* -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо- 

явния,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листе

Нв-
име-
иояв-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОД ЬЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 25; Ру 1,6 МПа (16КГС/СМ2) 16чЗбр шт 796 3722321005 3 3,14

14. Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 16чЗбр ШТ 796. 3722341006 5 9,4

15. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОД ЬЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

Ду 80; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) 16ч6бр шт 796 3722351011 2 23,5

18. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 25ч939нж шт 796 3722511317 3 23

МЕХАНИЗМОМ Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) МЭО-6,3/

2,5-0,25р

17. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 25ч943нж шт 796 3722511356 1 20

МЕХАНИЗМОМ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ2) МЭО-6.3/63-0,25р

18. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Ду 40; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ2) Рт-ДО шт 796 1 14,5

19. ФЛАНЕЦ 3-50-10 СТ. 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 1161100000 2 2,15

1
... ----------—  ■■■!

i
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ция

Наиманомниа и техническая характер истина оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного обору домни я -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измороии*

Код завода- Код

оборудования,

материала

Цои*

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо-

•*мия,

кг

Н*-
имо-
но**-
ннт

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

ИЗДЕЛИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ Ч БЛОКИ

1.1.1. ОПОРА ПОД КОТЛОАГРЕГАТ ВНИИАМ ЧЕРТ К*

57696 сб шт 796 16 10

К1.2 ПЛОЩАДКА ПЕРЕНОСНАЯ ВНИИАМ ЧЕРТ N*

57696 сб шт 796 4 29,5

ТРУБОПРОВОДЫ

1. ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ

ВСТ2СП2 ГОСТ 380-71 ГОСТ

Я 18x2 10704-76 грВ п.м. 006 2Д 0,789

2. 025 x3 ГОСТ 10704-76 грВ пм. 006 36 1,63

3. 0 5 7 x 3 ГОСТ 10704-76 грВ П.м. 006 4 а

4. 0 76 x3 ГОСТ 10704-76 грВ П.М. 006 14 Б А

5. 0 159x4,5 ГОСТ 10704-76 грВ л.м. 006 17 17,15

6. 0  159x3,0 ГОСТ 10704-76 грВ п.м. 006 5 11,54

7. 0219x3,5 ГОСТ 10704-76 грВ п.м. 006 1.0 18,6

8. 0 273 х 4,0 ГОСТ 10704-76 грВ П.м. 006 1Д 26,54

£ \

?  1
___ i
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке 

оборудования 

Обозначение 

ку мента и жм 

опросного лис

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

ть л я

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Mecca

единицы

оборудо

вания,

кг

ДО-

иер

га

На
йма
нов а- 
миа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ

0*18 х 2 8 7 M -7 S П.М. 006 4 $0 0.789

10. 0 3 2 x 2 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 £ 2 8 1,48

11. 0 3 8 x 2 ГО СТ 10704-7бгрВ П.М, 006 480 1,78

12. (7 45x2 ГОСТ 10704-76гр8 п.м. 006 18 2,12

13. 0 5 7 x 3 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 346 4,0

14. 0 7 9 x 3 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 49 5,4

19. 0  89 х 3 ГО СТ 10704-76грВ п.м. 006 163 6,36

19. 0  108x3,5 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 111 9,02

17. 0 1 3 3 x 3 0 ГО СТ 10704-76грВ п.м. 006 33 11,18

18. ТРУБА, СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ОТ 20 ГОСТ 1050-74

0  14x2 ГОСТ 8734-75 ft м. 006 30 0,592

19. 0 1 8 x 2 ГОСТ 8734-75 п м. 006 5,0 0,789

20. ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТЗ ГОСТ 380-71

0  15 х 2,8 ГОСТ 3262-75 п.м. 006 45 1,19

21. 0  20 х 2Д ГОСТ 3262-75 п.м. 006 85 1.5

Привязан

1 Лист

Т. П. 903-1 -23а87 TVT. СО 1 1
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листе

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе 

единицы 

оборудо- 
аамия,

кг

На
йма
нов*»
ниа

Код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФЛАНЦЫ

1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ

1 -5 0 -е  С Т 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 1 1,63

2. 1 -125-6 СТ25 ГОСТ 12821-80 шт 796 1 4,66

3 1— 15 -12 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 2 0.58

4. 1-25-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 38 1,06

Б. 1-32-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 83 1,54

6. 1-40-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 4 1,83

7. 1-50-10 СТ25 ГОСТ 12821-80 шт 796 42 2,26

8. 1 -  65-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 UJI 796 11 3,17

9. 1-80-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 29 3,67

10. 1-100-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 ил 796 15 4,7

11. 1-32-25 СТ 25 ГОСТ 12821 80 шт 796 12 1,83

12. 1-20-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 2 0Д7

13. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ

1-50-2,5 ГОСТ 1282080 шт 796 1 1,04

14. 1-1504?, 5 ГОСТ 1282080 шт 796 2 3,43

15. 1-200-2,5 ГОСТ 1282080 шт. 796 2 4,73

16. 1-150-10 ГОСТ 1282080 шт 796 8 6,62
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H ih m w io m и м  и техническая хореи герметика оборудования и материалов. 

Завод-изготоеителъ (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код эааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли-

чест-

яо

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обоаиаманм* до

кумента и там ар 
опросного листа

На**
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10

П О Д В Е С К И  И  ОПОРЫ

1. ПОДВЕСКА ПГ 32-50 ГОСТ 16127-78 шт 796. 5 1,6

2. ПОДВЕСКА ПГ 76-250 ГОСТ16127-78 шт 796 2 1.6

3. ПОДВЕСКА ПГ 159-1100 ГОСТ 161127-78 шт 796 2 4,8

4. ПОДВЕСКА ПТ-38-80 ГОСТ 16127-78 шт 796 2 1,0

5. ПОДВЕСКА ПТ-57-200 ГОСТ 16127 78 шт 796 2 1,4

6. ПОДВЕСКА П Т 76-250
ГОСТ 16127-78 шт 796 2 1,6

7. ПОДВЕСКА ПТ-32-50 ГОСТ 16127-78 шт 796 1 1,0

8. ПОДВЕСКА ПТ-12Х1795-6П-02-1У ПГВТУ шт 796 4 13,81

С НАКЛАДНОЙ Л8-168-01 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА 0  57x3 256-79

9. ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПГВТУ

П Т 12х1195-БП-02-1У С НАКЛАДКОЙ Л 8-168-01 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА 0 38x2 256-79 шг 796 8 13,1

10. ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12х1995-БП-02-1У С НАКЛАДКОЙ ПГВТУ шт 796 1 17,45

Л 8-168-03 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА 0  57x3 263-79

11. ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12х1995 С НАКЛАДКОЙ Л8-168-19 ПГВТУ
i

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ,6 133x3,5 263-79 шт 796 1 17,68 |

Привязан

Т. П. 903.1-235,87 ТМ.СО
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Наименование и техническая характеристика оборудования К материалов. 

Зав од-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначения д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единиц»
измерения

Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 * 7 в 9 10

12. ОПОРА ОПБ 1-38 ГО СТ 14911-82 шт 796 9 0,02

13. ОПОРА ОПБ 1-57 ГО СТ 1491Т -82 шт 796 12 0,08

14. ОПОРА ОПБ 14W ГО СТ 14911-82 шт 796 2 0,12

15. ОПОРА ОПБ 2-18 ГОСТ 14911-82 шт 796 5 0,12

16. ОПОРА ОПБ 2-32 ГОСТ 14911-82 шт 796 12 0,12

17. ОПОРА ОПБ 2-38 ГО СТ 14911-82 шт 796 35 0,16

18. ОПОРА ОПБ 2-57 ГО СТ 14911-82 шт 79Е 36 0,33

18. ОПОРА ОПБ 2-88 ГО СТ 14911-82 шт 796 31 0,52

20. ОПОРА ОЛП 1-100.32 ГОСТ 14911-82 шт 796 23 0,82

21. ОПОРА ОПП 1100-38 ГОСТ 14911-82 шт 796 65 0,82

22. ОПОРА ОПП 1 -100-45 ГО СТ 14911-82 шт 796 2 0,62

23. ОПОРА ОПП 2-100-57 ГО СТ 14911-83 шт 796 54 1,24

24. ОПОРА ОПП 2-100-76 ГО СТ 14911-82 шт 796 10 1.17

25. ОПОРА ОПП 2100.89 ГО СТ 14911-82 шт 796 39 1.15

26. ОПОРА ОПП 2-100-108 ГО СТ 14911-82 шт 796 25 1.63

27. ОПОРА ОПП 2-100. 133 ГО СТ 14911-83 шт 796 2 1,62

28 ОПОРА ОП X 2-150.159 ГО СТ 14911-82 шт 796 2 6,3

29. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ - 57У ЛЬ-190.000 шт 796 18 0,8

30. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -  76У Лв-190000.02 шт 796 1 1.0

31. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -  В9У Лв-190000.03 Шч 796 11 1Д)

32.
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -  108 У

Л 8 190000-06 шт 796 1 1.8

33. ЗАГЛУШ КА 108x4 ГО СТ 17379-83 шт 796 2 0.7

Т .П .  003-1-235.87 ТМ .СО
Лист

.___________ 16
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Тип, мара» 

оборудован*». 

Обозначения до

ху манта и номер 

опросного листе

Единица
ИАМврвИИ» Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

честв

so

Ма«** 

вднммцтА 

обоРОД&. 

аанн*^ 

кг

3— ад M r o i in i iH »  Сдля мм портного оборудования -  страна, фирма)
Не-

ММе%*'
НОМ»
ни*

Код

i 2 3 4 5 6 7 9 9 10

3* ЗАГЛУШКА 89 х 3,6 ГОСТ 17379-83 шт 796 4 0,4

3b ЗАГЛУШКА 67 х 3 ГОСТ Т7379-83 JJT 796 2 0,2

38 ЗАГЛУШКА 38* 2 ГОСТ 17379-83 шт 796 2 0 1

37 ЗАГЛУШКА 57 4 600 СЕРИЯ 5.905-7 шт 796 5 2.0

ЧЕЯТ.УПО.ООсб

38 ФУТЛЯР 219 х 600 СЕРИЯ 5 905-7 ШТ 796 1 13,4
--------.

39 ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ 0 57 х 3 Па-146.000 шт 796 1 5.1

40 ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ О 133 х 4,5 П8-146.СЮ0-04 WV 796 1 14,0

41 МУФТА 20 ГОСТ 3966 75 шт 796 4 0,086

42 ПРОБКА 16 ГОСТ 8963-75 шт 796 3 0,039

43 ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА 6 -  ЗММ ГОСТ 5362-72 шт 796 2 0,06

МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ 8 БЛОКИ

1. ШВЕЛЛЕР 16 ВСТЗ СП ГОСТ 535 79 ГОСТ 8240 72 п.м. 006 5 142
¥

i

i
A

2. ШВЕЛЛЕР 10 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 3240-72 п.м.1 008 10 3,59
■Ч------"

3. УГОЛОК 75 х 75 х 5 СТ 3 СП ГОСТ 335-79 ГОСТ Я509 72 I п.м. 006 5 5,8

4. УГОЛОК 63 63«4 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 3509-72 П.м, 006 3 3,9

*
%
4
s

s

5. УГОЛОК 50 х 50 х 5 ВСТЗ СП ГОСТ 535-70 ГОСТ 8509-72 п.м. 006 25 3,77

8. УГОЛОК 36 х 35 х 4 ЭСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 8509-72 П.м. 006 8,5 2,16

Приеямн

£

1

1

Т. п. 903-1-236.87 тм .с о
Лиът
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Наименование и техническая характеристика оборудования и матариалоа. 

Звеод-иэготоеитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кументе и номер 

опросного листа

Единица
иамарания

Код аааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тек. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•днна,

кг

Не
йма
нова-
НИИ

Код

1 2 3 4 5 б 7 • t 10
t

7. ФЛАНЕЦ б -з= 16 ММ ВСТЗСП ГОСТ 380-71 LUT 796 2 4,8

8. ЗАГЛУШКА Д 315 ЛИСТ Б-ПН-14 ВСТЗ СПЗ ГОСТ 19903-74
1
i
1---------

ГОСТ 14637-79 шт 796 3 7,03
1
i_______T

9. ПЛАНКА ЛЕНТА ПН-0,5 х 25 ГОСТ 9560-73 кг 0,054

10. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б »  2 ММ ВСТЗ СПЗ ГОСТ 16527-70 ГОСТ 19903-74 м2 1,38 15,7

11. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б *- 3 ММ ВСТЗ СПЗ ГОСТ 16527-70 ГОСТ 19903-74 м2 1.2 23,6

12. СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б г- 4 ММ ВСТЗ СПЗ ГОСТ 14637-79 ГОСТ 19903.74 м2 0,3 31,4

13. СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б .  5 ММ ВСТЗ СПЗ ГОСТ 14637-79 ГОСТ 19903-74
2

м 1 39,25

13« СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ бег 6 ММ ВСТЗ СПЗ ГОСТ 14637-79 ГОСТ 19903-74 м2 0,15 47.1

14. СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б ~  10 ММ СТЗ СПЗ ГОСТ 14637-79 ГОСТ 19903-74 м2 0,1 78,6

15. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕНАЯ 1400 х 600 б -  4 ММ ГОСТ 8568-77 шт 796 1 28,2

Привязан

Ииа. N9
T. П. 903-1-235.67 TM. CO

JlNCf
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Наименование и техническая характеристике оборудования й материалов. 

Звеод-иэготоеителе (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име
нова
нна

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. КРУГ 10 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 2590-71 п.м. 006 23 0,617

17. КРУГ 12 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 2590-71 п.м. 006 2.5 0,88

18. КРУГ 15 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 2590-71 п.м. 006 6.5 1,39

19. ПОЛОСА 4 х 20 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 103-76 п.м. 006 34 0,63

20. ПОЛОСА 5 х 60 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 103-76 П.м. 006 0,1 2,36

21. ПОЛОСА 5 х 100 ВСТЗ СП ГОСТ 535-79 ГОСТ 103-76 п.п. 006 10 3,93

22. СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ 0  20 € -9 0 0 шт 796 1 0,3

23. БОЛТ М20x75, 58 СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 64 0,256

24. М 16x70. 58 С Т 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 244 0,145

25. М16х 60.58СТ20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 704 0,129

26. М 16x55. 58 СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 16 0,121

27. М12х50. 58 СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 68 0,061

28. ГАЙКА М20. 5 СТ 10 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 5915-70 шт* 796 64 0,062

29. ГАЙКА М16. 5 СТ 10 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 5915 -70 шт 796 964 0,033

30. ГАЙКА М12. 5 СТ 10 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 5913-70 шт 796 68 0,015

31. ШАЙБА 16.01 СТЗ ГОСТ 380 71 ГОСТ 11371-78 шт 796 908 0,011

32 ШАЙБА 12.01 СТЗ ГОСТ 380-71 ГОСТ 11371-73 шт 796 68 0,006 j

33. ПРОКЛАДКА. ПАРОНИГ ПОН 3 188 х 133 ГОСТ 481 -80 шт 796 1 0,042

34. 158 х 108 ГОСТ 481-80 шт 796 15 0,031

1

Привязан

Т. П. 903-1-235,87 ТМ. СО

iraC
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Наименовании м  техническая характеристика оборудовали *  и материалов. 

Эааод изготовитель (д ля  импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

куманта и номер 

опросного листа

Единица
иамереии»

№ з а  яаеода -

иаготдаи

теля

Код

оборудомиия, 

матариала

Цена

единиц»

оборудо-

еаиия,

пас. руб.

Коли

чест-

ео

Месса

единиц»

оборудо

вания,

W

1

*

На-
има-
ном>
и м

Код

'
1 2 3 4 S б 7 8 » 10

35. 138x88 ГО С Т 481-80 шт 796 23 0,026

36. 120x80 ГО С Т 481 ДО шт. 796 11 0.019

37. 102x57 ГОСТ 481-80 шт. 796 37 0,017

38 87 х49 ГО С Т 481 ДО шт. 796 2 0,012

38. 75x40 ГОСТ 481 ДО шт. 796 103 0Д1

40. 65x33 ГОСТ 481 ДО шт. 796 32 0,007

41. 45 х 18 ГОСТ 481-80 шт. 796 2 ОД06

42 ПРОКЛАДКА, ГАРОНИТ ПМБ-2 Д 212 ММ ГОСТ 481-80 шт. 796 8 0Д7

43 Д 202 ММ ГОСТ 481-80 шт. 796 4 0Д65

44. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-45-70 шт. 796 15

45 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-46-70 шт. 796 2

46. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 1-ЗК4-118-74 шт. 796 6

47. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 1-ЗК4-149-75 шт. 796 2

48. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 3-3K4-147-75 шт. 796 1

48 ЗАКЛАДНАЯ КОСТРУКЦИЯ 5-3K4-53-76 шт. 796 &

50. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 5ДК4-57-75 шт. 796 2

51 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2ДК4-147-75 шт. 796 1

52. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 8 ЗК4Д-75 шт. 796 2

i!
■XX

t
s

JL

53 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 9ДК4-Г45-75 шт. 796 3

54 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 20-ЗК4-2-75 шт. 796 1

55. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2D-TK4-148-75 шт. 796 2

*
c
«Т
X

*w
Xc
«

56 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 10-ЗК4-1-75 шт. 796 11

57 ПРОКЛАДКА ПАРОНЮ  ПМБ-20 ГО С Т 481 ДО шт. 796 2

C j

t H
Приааааи

i i !  j 

» i  ! Т . П. 903 1-235 87 ТМ. СО
ЛИСТ
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заеод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения
Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

•амия f 

тыс. руб.

Коли-

чест-

•о

Масса

адмиицы

оборудо
вания,

кг

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

На
има»
нова»
миа

Код

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

К О Н С Т Р У К Ц И И  И З О Л Я Ц И И  НЕ В Х О Д Я Щ И Е  В Б Л О К И

1. ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б -3 0  ММ- ГОСТ 23202-83 м3 113 0,36

2. б -4 0  ММ ГОСТ 23202 83 м3 113 5,721

3. б -5 0  ММ ГОСТ 23202-83 м3 113 0,589

4. б -6 0  ММ ГОСТ 23202-83 м3 113 1.601

5. 6 -7 0  ММ ГОСТ 23202-83 м3 113 1,485

в. 6 -8 0  ММ ГОСТ 23202-83 м3 113 1,925

7. СЫМНЫЕ ПОЛУФУТПЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ЗАПОЛНЕННЫЕ

т е п л о и з о л я ц и о н н ы м  СЛОЕМ б -40 ММ м3 113 0,927

в. ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б -  70 ММ м3 113 0.6

6 — 40 мм ГОСТ 9573-82 м3 113 0,031

б — 100 мм ГОСТ 9573-82 м3 113 4,8

в. ПУХ»ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/Б

б -3 0  ММ ТУ 36-1695 79 м3 113 0,459

10. б -4 0  ММ ТУ  36-1695 -79 м3 113 3,96

11. б -5 0  ММ ТУ  36-1605-79 м3 113 1,29

1

Нриаяяаи

Ииа.. Nt
Т.П. 903-1-235.37 ТМ.СО

Лист
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зеаод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма}

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листа

Единиц»
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цеиа 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

Оборудо
вания,t 9

W

Не-
мме-
нове-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В.ОБКЛАДКЕ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

б =  40 ММ ГОСТ 21880-76 м3 113 0,52

13. б =  60 ММ ГОСТ 21880-76 м3 113 0,596

14. б =80 ММ ГОСТ 21880-76 м3 113 9,8

15. СТЕКЛОПЛАС7ИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-74

ПО РУБЕРОИДУ б«*2,2М ГОСТ 10923-82 м2 055

16. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ б =  0.8 ММ ГОСТ 17715-72 м2 055 Зы ,Л

17. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

а) ЗАЧИСТКА м2 055 3 / S J

б) ГРУНТОВКА ГФ- 021 м2 055 &4-С

в) ГРУНТОВЫЙ СЛОЙ (70% ГРУНТЫ If 2015 и 30% № 3132) м2 055 70,1

г) ЭМ А Л Ы  05т в 3 СЛОЯ м2 055 70,1

д) ОКРАСКА ПФ-133 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТР-ДОВ ЗА 2 РАЗА м2 055 52

е) ОКРАСКА БТ-177 В 2 СЛОЯ м2 055 S 9 /

Приеме*

Т. П. 903-1-235,87 ТМ.СО
Лист
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Тип, марка 

оборудования 

Обозначение 

кумента и но 

опросного лис

Единиц*
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Зааод-чзготоаитель (для импортного оборудования -  стране, фирма) ДО-

МОр

г*

На-
имя»
ноеа-
нив

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

ж) ГРУНТОВКА ХС-010 В 3 с ло я м2 055 14,8

э) РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 м2 055 14,8

и) ЭМАЛЬ ХВ-125 В 2 СЛОЯ м2 055 14,8

к) АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ПАК м2 055 14,8

ia. ХИМЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

1. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕСОК кг 116 773.45

2. ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ЭД-20 кг 116 11,3

3. ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИАМИЛ кг 116 1,138

4. ДИБУТИЛФТАЛАТ кг 116 1.3

5, РАСТВОРИТЕЛЬ РАО кг 116 3,27

6. АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН кг 116 0,6

7. БИТУМ БН.У кг 116 37.74

3. АНДЕЗИТОВАЯ МУКА кг 116 37.74

9. АСБЕСТ N * 6-7 кг 116 5,64

10. АНДЕЗИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ) кг 116 283,17

11. ЭТИЛАЦЕТАТ кг 116 98,22
z

«
12. КРАСКА ВЖС-41 кг 116 123,21

I
13. КРАСКА ПФ-133 кг 116 31.27

I
m
14
X

*c

Й

c
4
9

3!
•X

IX г к г з г
Т. П. 903-1-235.87 ТМ. СО 23
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материала!. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

иэготдеи- 

ттпш

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс руб.

Коли

чест

во

М асса

«домкцы

еборудо»
•АНКЯд

«г

н#-
имо-
НОв*~
MNA

Код

1 2 3 4 S а 7 • 0 10

ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ

ИЗДЕЛИЯ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ

K2 БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ СЕРИЯ 4.903-116.6

K2.4 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ шт 796 1 360

___________ ........................................................ _  .. .......................................................................................
КЗ БЛОК УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 81 ВБ-001-00.000

K3.6 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ шт 796
.

355

K5 БЛОК ПОДПИТС'ЧНЫХ НАСОСОВ В18Б-003.00.000

КБ.2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ шт 796 1 50

К? БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ В18Б-002.00.000

К7.4 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ шт 796 1 300

К17 КРЕПЛЕНИЕ N° 1 ЛИСТ Н* 12 шт 796 28

ТРУБОПРОВОДЫ

1. ТРУБА СТ АЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ
£
M
X
X

i
&

«
;
*
X
*

IS

ВСТЗ ГОСТ 1050-74

0 1 8 x 2 ГОСТ 10704-7вгрЕ П.М. 006 0,12 0,79

i 2. 0 32 х2 ГОСТ 10804-76 грВ п.м. 006 // 1,48

3. 038  х2 ГОСТ 10704-76 грВ П.М. 006 А 1,78

'

Привязан

Лист
Т. П. 903-1-235Д 7 ТМ. СО
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-мэготоаитвлк (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
иие

Код

t 2 3 4 5 & 7 8 9 10

4 0 4 5 x 2
грВ

ГОСТ 107(54-76 п.м. 006 fot о 2,12

5 0 57 x3 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 tfO 'C 4,0

s. 0 76 x3 ГОСТ 1070 4-76грВ п.м. 006 г  о 5,4

7. 0 89 х 3. ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 !8,о 6,36

8. 0 108x3,5 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 $ 0 9,02

9. 0 133x3,5 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 /4 о 11,18

iO. 0 60 х 3,5 ГОСТ 10704-76грВ п.м. 006 0,12 4 88

11. ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТЗ ГОСТ 380-71

0 15x2,8 ГОСТ .3262-75 п м. 006 0.5 1.16

12. 0 2.5* 3,2 ГОСТ 3252-75 п.м. 006 0,6

>3. <р £ 0 *2 ,8 Г гС 7 3 £ 6 2 -7 £ /?. S* 00 6 О. ЛГ

JZ.

1. Ф Л А Н Е Ц  1-40-6 С Т  25 ГОСТ 12821 80 шт 796 2 1.36

2. 1-50-6 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шг 796 2 1.53

3. 1-25-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 7 1.05

4. 1-40-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 11 1,83

5. 1-50-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 29 2,26

s. 1 80-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 15 3,67

7. 1-100-10 СТ 25 ГОСТ 12921-80 шт 796 16 4.7

3, 1-125-10 СТ 25 ГО СТ 12821 80 шт 796 10 6,71 !<

9. 1 -25-16 С Г 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 40 1,05

10. 1-32-16 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 (2 1,54

11. 1-40-16 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 13 1,85

12.
1----------------------

1-50-16 СТ25 ГОСТ 1282180 шт 796 53 2,28

Привязан

Т. П. 903 1-235.87 ТМ .СО

Лист

25
Мне. №
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Поэи- 

ци я

Наименование и техническая характеристика оборудования и материале». 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цене 

единицы 

оборудо- 

еания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

КГ

Не-
име-
ноае-
иие

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

13. 1-65-16 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 7 3,19

14. 1-80-16 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 2 4,21

1Б. 1-15-16 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 2 0,58

16. 1-32-10 СТ 25 ГО СТ 12821-80 шт 798 2 1,54

17. 1-65-10 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 3 3,17

1 18
ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ 1.25-6 СТ 25 ГОСТ 12821-80 шт 796 4 0,76

1-40-6 СТ 25 ГО СТ 12821-80 шт 796 6 1,36

ОПОРЫ

1. ОПОРА 0ПБ 2а 5 ГОСТ 14911-82 шт 796 2 0,13

2. ОПОРА ОП52-32 ГОСТ 14911-82 шт 766 8 0,12

3. ОПОРА ОПБ 2 -38 ГО СТ 14911-82 шт 796 5 0,16

4. ОПОРА ОПБ 2-43 ГОСТ 14911-82 шт 796 4 0,19

5. ОПОРА ОПБ 2-57 ГОСТ 14911-82 шт 796 12 0,33

6. ОПОРА ОПБ 2-76 ГОСТ 14911-8? шт 796 10 0,46

7. ОПОРА ОПБ 2-89 ГОСТ 14311-82 UJT 796 6,0 0,52

8. ОПОРА ОПБ 2-108 ГОСТ 14911-82 ш/ 796 2 0,56

9. ОПОРА ОПБ 2-133 ГОСТ 14911-82 шт 796 2 U 1

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ

1. ЛИСТ б =  1 8 М М В С ТЗ ГО С Т 14637-79 ГОСТ 19903-74 кг 4.3

2. ЛИСТ б =  22 ММ ВСТ 3 ГО СТ 14637 -79 ГО СТ 19903-74 кг 6,1

3. БОЛТ М24 <80 58 СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 4 0,402

4. М20х45.58 СТ 20 ГОСТ 1050 74 ГОСТ 7798-70 шт 796 4 0,183

5. М16х55.58 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 7798-70 шт 796 124 0,121

6. М16х50.5Ь СТ 20 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 7798-70 шт 796 304 | 0,129

Привезен

Т .П . 903-1-23Д87 ТМ .СО
Лист
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заеод-изготояитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
има-
нова-
миа

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

7. М16x50.58 СТ 20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 7798-70 шт 796 318 0.113

в. М16x90.58 СТ 20 ГО СТ 1050 - 74 ГОСТ 7798-70 шт 796 8 0,177

9. М12x45.58 С Т 20 ГОСТ 1050 -74 ГОСТ 7798-70 шт 796 96 0,057

10 БОЛТ М12x50.58 С Т 20 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 7798-70 шт 796 116
0.059

11. М 12x70.58 С Т 20 ГОСТ 1050-74 ГО СТ 7798-70 шт 796 8 0,079

12. ШПИЛЬКА МЮ-бдхЗО ГОСТ 22032-76 шт 796 8 0,057

13. ГАЙКА М24.5 СТ 10 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 5915-70 шт 796 4 0,107

14. М20.5 С Т 10 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 5915-70 шт 796 4 0,065

15. М16.5 СТ 10 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 5915-70 шт 796 754 0,033

16. М12.5 СТ 10 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 5915-70 шт 796 244 0,017

17. М10.5 СТ 10 ГОСТ 1050 - 74 ГОСТ 5915-70 шт 796 8 0,011

18. КОНТРГАЙКА 15 ГОСТ 8968-75 шт 796 1 0,094

25 ГОСТ 8968-75 шт 796 1 0,243

19. ШАЙБА 10.01 СТЗ ГОСТ 380-71 ГОСТ 11371-78 шт 796 8 0,004

20. 12.01 С ТЗ  ГОСТ 380-71 ГОСТ11371-78 шт 796 244 0,006

21. 16.01 С ТЗ  ГОСТ 380-71 ГОСТ 11371-78 шт 796 754 0,011

22. 20.01 С ТЗ  ГОСТ 380-71 ГОСТ 11371-78 шт 796 4 0,023

23. 24.01 СТЗ ГОСТ 380-71 ГОСТ 11371-78 шт 796 4 0,032

24. 12.01 СТ 3 ГОСТ 380-71 ГОСТ 10906-78 ■ шт 796 6 0,006 |

25. ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 ш м 7 9 < 12 0,08 !7

12 65Г ГОСТ 6402-70 Ш Т 7 96 8 0,034

26. ПРОКЛАДКА А-50-10 ГОСТ 15180-70 шт 796 14 0,026

27. А-80-10 ГОСТ 15 180-70 шт 796 11 0,040

28. А-100-10 ГО СТ 15180-70 шт 796 18 0,047

Привязан

Т .П . 903-1-235^87 ТМ .СО
Лист
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Пози

ция

Няимеиояяиия и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяод-изготояиталь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
изморония

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс руб.

Коди-

част-

ю

Мас**-

админцы

оборудо-
явния,

КГ

На-
име-
нояв-
нив

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29. А-125-10 ГОСТ 15180-70 шт 796 10 0,061

30. ПРОКЛАДКА А-25-в ГОСТ 15180-70 шт 796 4 0,010

I 31. А-15-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 2 0,007

32. А-25-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 £ 0,013

33. А-32-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 11 0016

34. А-40-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 20 0,020

35. А-50-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 65 0,026

36. А-65-16 ГОСТ 15180-70 шт 796 6 0.033

37. А-60-16 ГОСТ 15180-70 щт 796 1 0ДИ6

38. ПРОКЛАДКА ПОН2 ГОСТ 481-80 кг ОД

39 ПРОКЛАДКА ТМКЩ-С-5х75х 1310-9,9 ГОСТ 7338-77 шт 796 2 0.74

39*а ' ТМКЩ-С-5х75-1180-9,9 ГОСТ 7338-77 шт 796 2 0.66

40. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 13К4-118-74 шт 796 2

41. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКИЦЯ 3-3K4-1-75 шт 796 2

42. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 3-3K4-6-75 шт 796 8

43. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 5-ЗК4-1-75 шт 796 1

44. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 5-3K4-53-76 шт 796 9

45. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 9-3K4-3-75 Ш1 796 4

46. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 8-ЗК4-1-75 шт 796 1

47. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 10-ЗК4-1-75 сгт 796 5

48. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 64-ЗК4-2-7Б шт 796 1

49 ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 65 3К4-2-75 гит 796 2

50. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК4-45-70 шт 796 18

51. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗК446-70 шт 796 5

ё
сп
£

Прием»*
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и комар 

опросного листа

Единице
измерения

Код зм оде -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

—
Цена

единицы 
оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли-

чест-

яо

Мессе

единицы

оборудо
вания,

кг

—
На-
име
нова
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КОНСТРУКЦИИ и з о л я ц и и

ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ

t. ППИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б =  70 ММ ГОСТ 9573-82 м3 113 0,274

2 ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ

i ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б =  30 ММ ГОСТ 23208-83 м3 113 0,446

б =40 ММ ГОСТ 23208-83 м3 113 0,093 »

о -»  до ММ ГОСТ 23208-83 м3 113 0,75

3. ПУХ-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/6

б *  30 ММ ТУ  36-1695-79 м3 113 0,1 4

4. С ЬЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, ЗАПОЛНЕННЫЕ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ б *40 мм м3 113 1,27

5. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПО РУБЕРОИДУ 6 *2,2 ММ ТУ 6-11-645-74
2
•XX

ito

ГОСТ 10923-82 м2 055 50,62

в. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

1 ек
5

|х
л
i
С

1

з) ЗАЧИСТКА м2 055 15

б) ГРУНТОВКА ГО 021 м2 055 15

в) КРАСКА ьТ-177 В ? СЛОЯ 055 15

Привязан
с
«т

!g

■2

i

! Лист
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Наименование и тааиичаскея карай тар истина оборудования и материалов. 

Завод изготоаитааь (мая импортного оборудования - стран*, фирма)

Тип, марь* 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
иэмерания Код завода - Код

оборудования,

материала

Цана
единицы 

оборудо
вали^ 

тыс руб.

Коли

чест

во

Масса

«борде?
вамия,

кг

На
име-
нова*
нив

Код

изготови

теле

1 2 3 4 5 6 7 • f 10

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

п 1.1
1. АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ, КОМП Л: А.5.095-1 шт 796 1 90,3

а) ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ИСП 1, ЛОЛ ПО® ВЦ4-70-5 шт 796 1

б) ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 900 ОБ/МИН, 0,55 КВТ 4А71В6 шт 796 1

в) ВИБРОИЗОЛЯТОР Д040 шт 796 5

П 1.6 2 КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНО НАКАТНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ КСкЗ-6-02ХЛЗА шт 796 2 38

П1.4 3. ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ (БЕЗ ЭЛ. ПОДОГРЕВА) П1000x600 шт 796 1 89,6

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ П1

1. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру *  1,6 МПа Ду = 15
15Кч18Г1

шт 796 4 0,7

ОТОПЛЕНИЕ

1. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру *  1,6 МПа Ду -  16
15Кч18П

шт 796 4 0,7

Привязан

U
I ]

I 4

Т. П. 0031 -235-87

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

ОВ. СО

Стадия Лист Листая
Г 1 7

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКТ
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МНЯ

-----| Я В Яма мммя** ш т
Ц м *

мим, 
тм с руб.

Кммм*

ч ш -

•о

Ммасм

оборудо

вания,

нг

7— од наготовит Иан (дм mnwppiwo оберу довей?»>»- eipffeft fwpna
Яа**

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10

К О Л Л Е К Т О Р

1. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Р у-1 ,6  МПа Д у -2 0 15 Кч 19п шт 796 4 0,9

2. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру -  1,6 Ду -2 5 15 Кч 19п шт 796 2 2.7

3. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА 11 Б18бк шт 796 2 0,26

ЛАТУННЫЙ Ру -  1,6 МПа Ду -  Ц

4. ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823-73 С ОПРАВОЙ П4-1°-240-163 шт 796 1

5. ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823-73 С ОПРАВОЙ П6-2-240-163 шт 796 1

6. МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШКАЛА % -  4 КГС/М2 О БМ 1-100x4 шт 796 2

ТУ 25.0226-74

Привязан

Т.П. 903-1-235-87 ОВ.СО
Лист

2
Имя. N5

Формат АЗ
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Пози

ция

Наименования и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

! J. ГИБКАЯ ВСТАВКА В8-20 щт 796 4• 6,76

ВВ-13 шт 796 1 5,02

2. ДЕФЛЕКТОР СТД210/7.00.000-01 шт 796 2 111.7

СТД 210.00.000 ШТ 796 1 9,06

1.494-32

3. УЗЕЛ ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УП1-09 шт 796 2
14в

УП1-02 шт 796 1 78,5

6.904-10

4. СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3

б. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКО ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903-74 КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

6 =  0,7 0  800 м 5 13,81

0  560 м 1JB 9,88

6. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ б =0,7 ММ 1000x600 м 1 17,8
360T3S5

м 2 7,7
530 х бОз ~

м од 11

7. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904-74

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ б = 0,6 $  280 м 2J6
4,16

Привязан

Т. П. 903 1-235-87 ОВ. СО
Пнет

3
Иня. N9

и А •
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ция

''«нм анвм ни* и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зеаод-иэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения
Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса 

единицы 

об ору до-

S В И И  Я *

КГ

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Не-
име
нова
ние

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904 -  74

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ б =■ 0,5 100x150 м 5 1.23

9. ДИФФУЗОР С 530 x 503 НА 0  560 £ -$ 0 0  мм ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ м 0.2 11

ПО ГОСТ 19903 -  74 б =  0,7

10. ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИПОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА  ̂ РАЗ ! Х В -1 1 0 0 м2 35

...............  111 "" ..........  ...... ....... ................ — | ■ 1----- ' ’ ....... .

11. ОГРУНТОВКА ГФ -0 2 1  1 м2 35

<i

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИ Я ИЗ КЕРАМЗИТОЬЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 1
h * ----------------1 1

t

1. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262 -  75 р  2 0 м 90

2. КОНВЕКТОРЫ ..К О М Ф О Р Т-20" ПРОХОДНЫЕ t *  =  -2 0 К Н 2 0 - 1.4 к зт 1.640

К Н 2 0 - 1,7 0.985

КН20 -  2.0 2.300

К Н 2 0 -2 .3 2 630

L «  -  -3 0 К Н 2 0 - 1,7 1.970

КН20 -  2,3 3,610

КН20 -  3,2 2.300 }li 
°

! 
i

II 
It 

| 
z 

i 
*

i

КН20 -  20 2,300
I

КН20 — 2,3 2.630

КН20 -  2.6 2,950

1

Привязан

Лист

Т. П. 903 -  1 -  235 -  87 ОВ. СО 4Иня. N9

Формат A3



П
о

дп
и

сь
 

и 
да

т*

/ Г / / - / /

I

|

I
1
i
f

36

Поли

ция

(««именование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зяеод-чзгетоеитель (для импортного оборудования - стране, фирма)

Тип, марка
Единиц*

измерения
Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене

единицы 

оборудо

вания ,
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
••ИМЯ,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

м*-
мме-
ное*~
ни*

Код

1 2 3 4 5 4 7 8 ♦ 10

К Н 2 0 - 3,5 3.940

3. ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА Х В -  1100 м2 5

4. ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ Х В -  1100 м2 60

5. ОГРУНТОВКА ГФ — 021 м2 65

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА „  СЭНДВИЧ”

1. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГО СТ 3 2 6 2 - 75 0  - 2 0 м 90

2. КОНВЕКТОРЫ „КОМФОРТ-2 0 "  ПРОХОДНЫЕ t «  =  -2 0 К Н 2 0 - 0,65 КВТ 0,744

КН 20 -  0,9 0,515

К Н 2 0 - 1,1 2,620

I

ОСОIИX

I КН20 -  0,65 0,744

К Н 2 0 -0 9 0,516

К Н 2 0 - 1,1 1,310

К Н 2 0 - 1,4 1,640

*н -  -4 0 КН20 -  0,0 1,545

К Н 2 0 - 1.1 0,655

К Н 2 0 - 1,7 0,985

КН20-  2,3 -  J U f f l l  , ,

*

IL

Привязеи

Т. П. 903 -  1 -  235. 87 ОВ. СО

Лист

БИна. №

Формат АЗ
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудовали я. 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код зеяоде * 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

I
Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име-
нова-
нме

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА ХВ-1100 М2 5

4. ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ ХВ-1100 м2 60

5. О ГРУНТОВ К А ГФ — 021 м2 65

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ П1

1. ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА (2Г20
А1И010.000

ШТ 796 2 5.9

5.903-2

2. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75 *5 20 м 40

3. ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА ХВ-1100 м2 4

4. ОГРУНТОВКА ГФ-021 м2 4

Прияязаи

Т. П. 903-1-235.87 ОВ. СО

Лист

6Ичя. №

Формат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зееод-изготоаитель (для импортного оборудоеения -  стрема, фирме)

Тил, марке 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоеения,

материале

Цена 

единицы 

оборудо- 

аания# 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
аания,

кг

На
име
нее#-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КОЛЛЕКТОР

1. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫ* ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75 020 М 35

2. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75 0  25 М 4

3. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ПАДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ
ЗКч-46-70

шт 796 1

4. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 19-ЗКч-2-75
шт 796 1

5. ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА ХВ-1100 м2 4

6. ОГРУНТОВКА ГФ-021 м2

i I
ск

i

Привязан

Т. П. 903-1-235-87 ОВ. СО
Лист

7
Ина. N5
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Пози

ция

Наименование и технически* характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- строив, фирма)

Тип, марка 

обору драения. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения

Код заводе-

изготови

теле

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо
вания,

кг

На
йме-
ноее-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Ру -  1,6 МПа Ду = 32 ММ 154 8Р2 шт 796 3722131005 0,002 1

4. ТО ЖЕ Ду -  26 ММ 154 8Р2 шт 796 3722121006 0.002 3 1.75

б. ТО ЖЕ Ду в  16 ММ 154 8Р2 шт 796 3722111005 0,001 5 0,75

6. КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ Ду -  60 ММ комп 671 3

6.1. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ Ру -  ш Па Ду -  50 ММ 1 Б1р шт 796 3712141012 0Д06 3

6.2. СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ С НАСАДКОЙ 16 ММ РС-50 5764571 4854822012 0,002 3 1,0

ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО

6.3. ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ГОСТ 2217-76 шт 796 6764571 4864844240 0J001 3 0.22

ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО ГМ-50

6.4. ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОСТ 2217-76 шт 796 5764571 4854844201 ода 6 0.38

РУКАВНАЯ ГР- 50

6.5. РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОДЖУТОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ g  =  20M ТУ 17 РСФСР шт 796 8193230Э02 ода 3

Ду -5 0  ММ ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ НО-Т0257-82

ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ду =  32 ММ 15Б1 бк шт 796 1 им

i
I
I
л,

Привязан

Т. П. 903-1-235.87 ВК.СО
Лист

2
Имя. №
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Заеод-изготояиталь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение 

кумеиге и но 

опросного ЛИС!

Единица
измерения

Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

*ания,

кг

Ii

ДО-

мер

га

На-
име-
мояа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М А Т Е Р И А Л Ы  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е  П О С ТА В Л Я Е М Ы Е

П О Д Р Я Д Ч И К О М

ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

1. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ду =■ 100MM ГОСТ 9583-75 М 006 5,0 18,9

2. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ОЦИНКОВАННЫЕ) ЛЕГКИЕ Ду -  100 ММ ГОСТ 3262-75 м 006 2,0 10,85

3 ТО ЖЕ ДУ = 80 ММ м 006 3,5 7,34

4. ТОЖ Е Ду — 70 ММ м 006 4,5 5,71

5. ТОЖ Е Ду -5 0  ММ м 006 44,0 4,22

6. ТО ЖЕ Ду -  40 ММ м 006 3,0 3,33

7. ТО ЖЕ Ду -  32 ММ м 006 14,0 2,73

3. ТО ЖЕ Ду -  25 ММ м 006 12,0 2,12

9. ТО ЖЕ Ду = 20 ММ м 006 2,0 1,50

10. ТОЖ Е Ду = 15 ММ м 006 20,0 1,16

О К Р А С К А  С Т А Л Ь Н Ы Х  1РУБ

11. ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ ГОСТ 25129-82 м 2 23,5

12. ОКРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ ГО СТ 5631-70 м 2 46,0

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д у = 50ММ м 2 0,52

Привязан

Лист

Т. П. 903-1-235.87 БК. СО
3

Инв. №

Формат АЗ
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Наименование и техническая характеристик* оборудования и материалов. 

Заеод-изготовиталь (для импортного оборудояаиия -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначения до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код заводе - Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име
нова
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСНОВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ:

13. ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ГОСТ 23208-83 м3 0Д24

СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ „ 150" в -4 0  ММ

ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ:

14. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РСТ- Б.В. ТУБ 11-145-80 м3 3,84

Х О З -Б Ы ТО В А Я  К А Н А Л И З В Ш 1 Я

1. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду-100М М ГОСТ 22689Д-77 т 006 18 16Д

2. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д у -5 0 М М ГОСТ 22889Д-77 м 006 8,0 6,9

3. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду -5 0  ММ ГОСТ 1811-81 шт 796 1 в д

4. УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ ГОСТ 3759-79 шт 796 4

5. УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ ГОСТ 22847-77 шт 796 1

П РО И ЗВ О Д С ТВ Е Н Н А Я  К А Н А Л И З А Ц И Я

1. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду -  50 мм ГОСТ 1811-81 шт 796 1 6,3

2. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду-50М М ГОСТ 22689Д -77 м 006 5 68

ТРУ Б О П РО В О Д  ГО РЯЧ ЕЙ  ВОДЫ

1. ТРУБЬ! СТ АЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Ду -  32 ГОСТ 3262-75 м 006 18Д 2,73

2 ТО ЖЕ Ду -  25
!$ м 006 2 Д 2,12

3. ТО  ЖЕ Ду -  20 Г - м 006 3J0 1Д0

Привязан

Т.П. 903-1-235 87 -В К .С О
Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иаготоеителв (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Нод завода -  

изготови

теля

Код

оборудоааиия,

материала

Цена

единицы

оборудо- 

яаиия, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•амия,

«г

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Не
йма
нова-
иие

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ТО  ЖЕ Ду — 15 ГОСТ3262-75 М 006 11,0 1,16

г

f 1 ■' 1 ■

■---------~

■— ‘---------------

!

— --------------

Привязан

Лист
Т. П. 903-1-23537 -  ВК. СО

5Инв. N9

Ф орм «т АЗ
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовит ель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо

вания,

тыс. руб.

Коли»

чест»

ао

Масса

единицы

оборудо

вания,

1

На-
има-
иоаа-
нма

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 <0

5. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СО СТАНЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И ГОСТ 19874-74 шт 796 2

СЕТКОЙ

ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

6. ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ ГОСТ 25129-82 м2 5.2

7. КРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ ГОСТ 5631-70 м2 10,4

.1 1

Привязан

Т. П. 903-1 -235.87 -В  К. СО
Лист

6
—Ими. №

Ф о р м .’
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования.

кумеита и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли-

Чвст.

•о

___  7 2

Месса

•дминцы

>5орудо-

вамия,
кг

На- | 

имв-  j Код
НОВ*' ;
ни* !1

1 2 3 4 5 6
__________1 — : . .

9
10

О Б О Р У Д О В А Н И Е П О С ТА В Л Я Е М О Е  З А К А З Ч И К О М _ ......... 1.
'

1 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-25.2

ГОСТ 22414-77 шт 796 10

_

2. ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ „ВЕЯЛИС -  56"
1

ТУ  16-681-014-84 i шт 796 1

-----  -------------- "►------------

3. ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ „ОРСК"

4. ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЗБШ4-5-3-5,8/220 В „ЛЫСЬВА-9" ГОСТ 14919-76* OJT 796 1

5. КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25
.

О. СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-х МЕСТНЫЙ В КОПЛЕКТЕ СО СТУЛЬЯМИ шт 796 1

Ич*. N9

п а к и п л ш о е к
НАЧ а ТА.’ М и  АЛ ЕР,

IM.SfWfll Я / О П Ы т

Привязан

ПК ГР. )Ц К 0Ш 1ГШ ! 
jCT. 1НШ, jlU lC )% 
IM КОНТР. iftQBTKH 

1 111 — — —

ТП 903-1-235-87 АР СО

'Г, 'гV.» »

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

t n z r r

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКТ

Формат АЗ
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Пози

ция

Наименование м техническая характеристика оборудовали м т р м М М г  

Заеод-иаготоаитедь (для импортного оборудования • страна, фирме)

Типг март 

оборудования. 

Обозначения до

кумента и номер 
опросного листа

Единиц*
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене

единицы
оборудо- 

•анид,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масс*

единицы

оборудо

вания,

кг

Н*-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 2 х 2,5 -  0,66 А В В Г КМ 008 352222 0,080

2. 4 х 2.5 -  0,66 АВВГ км 008 352222 0,185

3. 3 х 4 + 1 х 2.5 -  0,66 АВВг км 008 352222 0,120

ч. ПРОВОД С МЕДНОЙ Ж ИЛ ОЙ ГО СТ 6323-79 СЕЧЕНИЕМ 1x1,0-380 ПВ1 км 008 355113 0,008

4. МЕТАЛ Л ОРУ M B A

РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. ГИБКИ Й НЕГЕРМЕТИЧНЫ Й, СОСТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ

ЛЕНТОЙ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ ШИРОКОЙ ЛЕНТЫ,

ТУ 22-2173-71 С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 18 ММ РЗ-Ц-Х-Ш м 006 344965 1

i

1
1

Привязан

1 Л чет
ТП 903-1-235.87-Э М  1. СО ,

_ _ ............................................. .. I 2 !Им». №

■Ззермег АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иаготоаитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования, 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

К«>Д зеаода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Hft-
мм«-
ИОЯ ft-
НИ*

Код

» 2 3 4 5 6 7 8 ? 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ

ПОДРЯДЧИКОМ

1. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ

1. ПОЛОСА СТАЛоНАЯ ГОСТ 103-76 РАЗМЕРОМ 40x5 ММ т 168 0,002

2. СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ ГОСТ 8509-72, РАЗМЕРОМ 50x50x5 ММ т 168 0,180

3. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГО СТ 19903-74, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ т 168 0,009

ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГО СТ 10704-76 С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ:

4. 25 ММ км 008 0,055

5. 40 ММ км 008 0,032

2. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОМ ГЭМ

1. КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2 шт 796 346474 1
£
а
XX

i
S
CD

2. ВВОД ГИБКИЙ К1063УЗ шт 796 344965 8

3. ВВОД ГИБКИЙ К1086УЗ шт 796 344965 6

4. СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150УЗ шт 796 344962 6

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 5. СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1151УЗ шт 796 344962 18

6. ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1161УЗ шт 796 344962 66

7. ЛОТОК НЛ20-П2УЗ шт 796 344961 21

Привязан

О

1
I ! ТП  903-1-235.87 -  ЭМ 1.СО

Лист
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Ине. N9

(Формат АЗ



[И
не

. 
N

8 
1Ю

Д1
Ц 

П
од

гм
сь

 м
 д

ет
а

[iy

Пози

ция

Наименование и техническая характеристик* обор у до* ей и* и материалов. 

Заяод-нзготоамтяль (для импортного оборудомния -  страна, фирма;

Тип, мдрка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

•ДИНИЦЫ

оборудо
вания,

кг

На
име-
нояв-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

1. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 660В ПЕРЕМЕННОГО ТО КА С 6-ю ФИДЕРНЫМИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА АЕ 2034-10 С ТЕПЛОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ

РАСЦЕПИТЕЛЕМ НА 16А И ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИ П А АЕ 2046-10 С ТЕПЛОВЫМ ПР 11-3004-

И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ НА 20А 21 УЗ шт 796 343411 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ -  АЛМА-АТИНСКИЙ ЗА80Д НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ (АЗИА)

2. АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 36В. 10А. ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ.

БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ У-86-РБ LUT 796 346436 1

Привязан

Иия. N9

л  L

Т. П. 903-1-235.87-ЭО. СОЛ У // to rs w ra m
f t r  0 *0 .

f i  а г г о ’,

j СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

стадия 1 |
р 1 1 1 5

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКТ'А т м я п г*
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудовании и материалов, 

Заеод-иаготоаитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обоаиачение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения

Код ааеода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Нл-
им»-
мове»
н м

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

1. СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ НСП02-100/

Р51-04-У5 шт 796 348111 8

2. СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ НСП11-100-

331 УЗ шт 796 346111 1

3. СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ НП010х100/

Р 20-02 У4 шт 796 346111 4

4. СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 60 ВТ НСП03-60-01УЗ шт 796 346111 2

5. СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 40 ВТ ЛСП02-2х40/

Д20-03 шт 796 346112 18

6. СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 40 ВТ ЛВ001-2х40/

П-01 шт 796 346112 8

7. СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42 шт 796 346111 1

8. ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛОГО СВЕТА ЛБ-40-4 шт 796 346713 52

е. СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ, ГОСТ 8799-75, 220 В 80 С-220 шт 796 346922 52

Привяааи

ТП 903-1 -235.87 -  ЭО. СО

Лист

2Инв. не
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Пози

ций

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов* 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения
Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. ЛАМ ПА НАКАЛИВАНИЯ 220 В ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГО СТ 2239-79 60 ВТ 6215-225-60 шт 796 346601 6

11. 100 ВТ 6215-225-100 шт 796 346601 6

12. ЛАМ ПА НАКАЛИВАНИЯ 12 В 25 ВТ, ГО С Т 1182-77 МОД* 12-25 шт 796 346615 1

0 4. КАБЕЛЬНЫ Е ИЗДЕЛИЯ

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ПОКРОВА, ГО СТ 16442-80,

КРУГЛЫЙ, СЕЧЕНИЕМ:

t. 2 х 2,5 -  0,66 АВВГ км 008 352222 0,300

2. 3 х 2,5 -  0,66 АВВГ км 008 352222 0,025

3. 2 x 4  — 0.66 А8ВГ км 008 352222 0,040

ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ. ГО С Т 6323-79, СЕЧЕНИЕМ

4. 1 х 4 -  380 АПВ км 008 355133 0,090

|

1—  1 11 1 f 
1
1
1

Приеязаи
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Поа>.'-

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

на

Не
йма
нов*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЛ >'ЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

1 МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ

1. ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ, ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГОСТ 6009-71 РАЗМЕРОМ 30x3 мм т 168 0,028

2. ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 1СЗ-76, РАЗМЕРОМ 40 х 4 мм т 168 0,006

3. ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 С УСЛОВНЫМ

ПРОХОДОМ 32 мм км 008 0,025

4. МЕТИЗЫ т 168 0,030

2. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЗАЩИЩЕН- ИНДЕКС

НАЯ 220В 6А 05.1.2-03 шт 796 346442 1

2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 220 В 6А ЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС

02.1.1-01 шт 796 346421 11

3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 220 В 6А БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС

02.1.1-03 шт 796 346421 2

!
4

1

Привязан

ТП 903-1 -235.87- ЭО. СО
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Звеод-н «готовит ель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ

1. ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 250ВА220/12В ЯТП-0,25 шт 79(5 346473 2

2. КОРОБ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИЙЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ

ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1УЗ HIT 796 346473 30

3. ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТОРЦА КОРОБА КЛ-1 КЛ-ЗУЗ шт 796 346473 8

4. ПОДВЕС ТРОСОВЫЙДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВЕСКИ КОРОБОВ КЛ-1УЗ КЛ-ПТУЗ шт 796 346473 32

S. КРОНШТЕЙН У116УЗ шт 796 346473 1

в. СТОЙКА К987УЗ шт 796 346473 5

7. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У191М1ХЛГ шт 796 346474 20

в. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ТРОЙНИКОВАЯ КТ-3/4 УЗ ,5 шт 796 346474 6

9. КРЮК У625АУХЛ4 шт 796 346473 6

i
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель {для импортного оборудоааиня -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

куманта и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код завода - Код

оборудование,

материала

Цена
единицы
оборудо

вание

дые. руб.

Коли

чест

во

Масса

еди1В1Щ|

оборудо

вания,
кг

На
име-
ноев-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

1.1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

КОТЛЫ Е - 1/9- Г Н  №1+ №4

1. ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100° С П4-1°С—240-163 шт 796 2-85 4

ГОСТ 2823-73. КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН

ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, + 70° С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 2П.285-160.64-100

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 до 100° С ГОСТ 2823-73 П4-1°С-240-163 шт 796 0-85 1

2. ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73. У-7-1°С— шт 796 2-85 4

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ, +280° С, ДЫМОХОД 240-141

2.У.285,160.64.300

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73 У-7-1°С—240-141 шт 796 0-85 1

1
Привязан

Стадия Лист Листов
Р 1 3S

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
САНТЕХПРОЕКГ



Пови-

ЦИЯ

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааед-иаготоаителъ (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

-тысг руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

1

1

На
йме-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 400 КГС/м2. НМЛ -52 шт 796 12-30 4

ТУ  26.02.11-1116-77

ГАЗ 180 КГС/М2. ГАЗОПРОВОД. САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

4. НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 400 КГС/М2. НМП - 52 шт 796 12-30 4

ВОЗДУХ, 140 КГС/М2, ВОЗДУХОВОД 1

5. ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СТОДО-В КГС/М2. ТНМП - 52 шт 796 12-30 4

ТУ 26.02.11-1116-77. РАЗРЕЖЕНИЕ -  2 КГС/М2. ТОПКА КОТЛА

6. НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 25 КГС/М2. НМП - 52 шт 796 12-30 4

ТУ. 26.02.11-1116-77

7. МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0.6 КГС/ СМ2, МВП 4-У- шт 796 8-00 4

ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. 160x0,6

ТУ  26.02.130336-84. ВОДА 0.2 КГС/СМ2

запас
2

МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ МВП4-У-160х0,6 шт 796 8-U0 1
«

s

i
ТУ  25.02.180335-84

m•»
3
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ция Зааод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначения до - 

кумянта и номер 

опросного листа

Единица
измерения

К<эд завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо- 

ааиия f 

-*Мвг руб.

Коли

чест

во

Масса

•диницы

оборудо

вания,

кг

На
йма
нов*
МИД

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10

8. МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/ СМ2 МП4-У 160x25 шт 796 8-00 4

ТУ 25.02.180335-84. ВОДА 16 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/СМ2 МП4-У 160x25 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180335-84

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С КО.ТЛАМИ

Е-1/9-ГН

КОМПЛЕКС СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: КСУ2П -  £Г шт 796 4

1/ ДАТЧИК РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДН-250-10К шт 796 12

21 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ Б115В шт 796 4

3/ДАТЧИК РЕЛЕ ДТДО шт 796 4

4/ДАТЧИК РЕЛЕ ДД-10-20 шт 796 4

5/ БЛОК ПИТАНИЯ ГАЗОВЫЙ БПГ шт 796 4

6/ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЭИМ шт 796 4

7/ ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК

8/ КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД

9/ДАТЧИК УРОВНЯ ДУ 12

10/ СИРЕНА ИЛИ ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ 4

Л р и м м и

ТП 903-1-235-87-ATM. С01
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и матариалоа. 

Завод-изготовитель (для импортного обору домни я -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обоаначамиа до* 

ку мента И номер 

опросного листа

Единица
иаморания Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
има-
ноя*-
нио

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В С П О М О ГА ТЕЛ Ь Н О Е О БО РУДО ВАНИ Е

10. ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73. П.4.1 240.103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТОВАНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН 2П.28Б

СЕТЕВАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 100.64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П. 4.1.240.103 шт 796 0-85 1

и ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П. 5.2.240.103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТОВАНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.100

СЕТЕВАЯ ВОДА, + 130°С, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4. 1.240.103 шт 796 085 1

12 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П.4.1.240.103 шт 796 285 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.100. шг 796 i

ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, + 85°С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ К КОТЛАМ 64.200 1

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4.1.240.103 шт 796 085 1
~Л—

i
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материале». 

Зааод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тмп, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

-еме. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо-
вения,

кг

Не-
име-
иове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГО С Т2823-73. П.4.1.240.163 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.160,

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН. КОНДЕНСАТ, +90°С, ТРУБОПРОВОД 64.200 шт. 796

КОНДЕНСАТА ВОЗВРАЩАЕМОГО С ПРОИЗВОДСТВА

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П.4.1.240.163 шт 796 0-85 1

14 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73. П.4.1.240.103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.100.64

ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73. П.4.1.240.103 шт 796 0-85 1

15 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73.
П.4.1.240.163 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.160

ВОДА, + 70°С, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ 65,200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73. ПАЛ.240163 шт 796 0-85 1

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН

16 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73. У.4.1.240.291 шт 796 2-85 2

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2У.285.250.100

ВОДА,+70°С, БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ

Лрмеяааи

ТП 903-1-235-87-ATM. С01
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H«mm*nohnn* и те*м ичегкз* характеристика оборудования и материале*. 

Завод-м^отовмтвла (для импортного оборудования- страна, фирма)

1ип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

КОД ЭААОДА -  

ИЭГОТОАИ- 

ТАЛЯ

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

■■тыет руб.

Коли-

ЧАСТ-

•о

М асса

единицы

оборудо-

•АМИЯ,

КГ

На-
има-
НОАА-
ИИА

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

этас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У.4.1.240.291 шт 796 2-85 1

17a ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ С ТА ТИ - ТСМ-0879 шт 796 6-20 1

ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРНО 1 ” КА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНЫЙ 5Ц2821

АРМАТУРЫ СТ.08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. 425-46

ТУ  25.02.792288-80. ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

ВОДА, +70°С, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД

176 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ТСМ-0879 шг 736 6-20 1

ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ 5Ц2821

СТ. 08X13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ТУ  25.02.792288-80. Вода, +70°С 425-46

ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

17* ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧ. ТСМ-0879 шт 796 6-20 2

74* ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ 5Ц2.821

СТ. 08X13. ТУ  25.02.792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ.ЛУЦКИЙ ПРИБОРО- 425-46

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ.

17r МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВНОВЕШЕННЫЙ, ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ КСМ1-085 шт 796 280 1

0 ДО 100°С. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М.СКОРОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 мм/час.

ТУ. 25.06.1840-75. ЗАВОД „АВТОМАТИКА" г. КИРОВОКАН
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ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

-ТЬКт руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•ания,

кг

На
име
нее е- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18а ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛь СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ТСМ-0879 шт 796 6-20 2

ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160ММ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. 5Ц2.821

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ СТ.08Х13 Т У  25.02.792288-80 ВОДА, +130°С, 425-46

ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ.

186 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ТСМ-0879 LUT 796 6-20 1

ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ 5Ц2.821

СТ.08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. Т У  25.02.792288-80. ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 425-46

ЗАВОД ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ

18в ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ТСМ-0879 ШТ 796 6-20 1

ХАРАКТЕРИСТИКА БОМ. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ 5Ц2.821

СТ08Х13. Т У  25.02.792288-80. ПАР, +172°С„ ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО 425-46

18г ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ТСМ-0879 ШТ 796 6-20 1

ХАРАКТЕРИСТИКА БОМ. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ 5Ц2.821

СТ. 08X13. ТУ .25.02.792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. ВОДА, +90°С, ТРУБОПРОВОД 425-46

КОНДЕНСАТА С ПРОИЗВОДСТВА

18д МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВНОВЕШЕННЫЙ, ШЕСТИТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ КСМ1-093 ШТ 796 360 1

О ДО 180°С. НОМИНАЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОМ. СКОРОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 MM/ЧАС. Т У  25.05.1840-75. ЗАВОД „АВТОМ АТИКА"

г. КИРОВОКАН

Привязан

ТП 903-1-235-87-ATM. С 0 1
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка 

обору деления. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоаания,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

-яме руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
нме-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19,20 МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГ/СМ2 ТУ  25.02.180335-84. МП4-У-160-4 шт 796 800 2

ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ВОДА, 2 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ

ВОДЫ ДО И ПОСЛЕ ГРЯЗЕВИКА

запас МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-160-4 шт 796 8-00 1

115 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ в КГС/СМ2. ВОДА, 4КГС/СМ2, МП4-У-160-6 шт 796 8-00 1

ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП 4-У-160-6 шт 796 8-00 1

21 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2. ВОДА МП 4-У-160-10 шт 796 8-00 1

в  КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ.

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП 4-У-160-10 шт 796 8-00 1

22,23 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2. ВОДА, 2 КГС/СМ2 МП4-У-160-4 шт 796
1

8-00 2

ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. J

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-160-4 шт 796 800 1

24 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 16 КГС/СМ2 МП4-У-160-16 шт 796 8-00 1
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Позм-

ци*

Наименование и техническая характеристика оборудования и матаривло». 

Зааод-мггогоаиталь (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код зееода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

метериеле

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

•ewer руб.

Коли

чест

во

Масса 

еднннцы 

оборудо
вания, 

кг

Нет
имет
нояет
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-160-16 ШТ 796 8-00 1

25 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 ПАР, МП4-У-160-10 шт 796 8-00 1

5 КГС/СМ2, ПАРОПРОВОД ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У.160-10 ШТ 796 8-00 1

н е МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2. ВОДА, МП4-У-160-6 шт 796 8-00 1

4 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

МП4-У-1606 шт 796 8-00 1

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ

26а ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ Т У 25.02.720150-81 САПФИР-22ДИ шт 796 816-00 1

ЗАВОД „МАНОМЕТР" г. МОСКВА. ВОДА, 2 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ 2161

ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ 11 УХЛ*3,1-

0,25/0,4 МПАОД>

ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ2

СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 MM/ЧАС. ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я РП-160-00 шт 796 1

Г - 4243 г. ЛЬВОВ УХЯ42.

276 ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1ч-0 *+1 КГС/СМ2 РП16ОО0 шт 796 2

286 СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАММНОЙ ЛЕНТЫ 60 MM/ЧАС. ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я УХЛ4-2

Г 4243 г, ЛЬВОВ

Привязан

ТП 903-1-235-87- ATM. Col
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготовигель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

27а ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЖЕНИЯ. ТУ  25.02.720159-84 ЗАВОД „МАНОМЕТР" САПФИР-22ДВ - шт 796 815-00 1

г. МОСКВА. ПАРО ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ, -  0,7 КГС/СМ2, ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР 2240-01-УХЛх

3.1.-0,25/100

КПа-05

28а ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ТУ 25.02.720159-84. САПФИР22ДН— шт 796 815-00 1

ВОДА, 0,1 КГС/ СМ2, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 2140-01 -УХЛх3.1~

0,25/40КПа-05
1
j

29а ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ САЛФИР-22ДН— шт 796 815-00 1

ТУ  25.02.720159-84 2150-01-

ПАР, 8 КГС/СМ2, ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО УХЛхЗ,1-

0,25/1,6МПа-05

296 ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 16 КГС/СМ2 РП-160-02 шт 796 1

СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС УХЛ4.2

ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Т4243 г. ЛЬВОВ

И БЛОК ПИТАНИЯ, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ исп. 2 22БП-36 шт 796 175-00
...........

1
1 "

!
1

ТУ  25.02.720159-81 П. О. „ГЕОФИЗПРИБОР" г. ИВАНО-ФРАНКОВСК
1

___ ___
1»

X I

Привязан ! I
? 1

S !

Т. П. 903-1-235-87-ATM. С01 . 1Г, > j
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица 
измаран и я

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цана 

единицы 

оборудо

вания , 

-еые^руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
йма
нов*»
ииа

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА. ОПРОСНЫЙ

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: ЛИСТ № 1

31а ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ Дтр.-5 7  х 3 ММ. Р-8 КГС/СМ2 ГОСТ 14321-73 ДК16-50-П— шт 796 140-00 1

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБ ЪЕДИНЕНИЕ „ ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ а/б — 5

ПАР, 1 Т/Ч, ПАРОПРОВОД НА ПРОИЗВОДСТВО

316 СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СКМ-100 ш т 796 4-85 2

31е ДИФМАНОМЕТР -  РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ. ДСС-711Ин шт 796 220-00 1

ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАС.

ТУ  25.02. 100259-83

КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ОПРОСНЫЙ

ВКОМПЛЕКТ ВХОДИТ; ЛИСТ N«2

32а ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ. Дтр -  108x3,5 ММ, Р - 6  КГС/СМ2 ДК6-100-П шт 796 52-00 1

ГОСТ 14321-73. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ 8/6-10

ВОДА, 25 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ

326 СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СКМ-100 шт 796 4-86 2

„ТЕПЛОКОНТРОЛЬ", г. КАЗАНЬ

Приамам

Т. П. 903-1-235-87-АТМ. С01

Лист
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Пози

ция

32я

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудоодсмя -  страна, фирма)

ДИФМАНОМЕТР -  РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ. САМОПИЩУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ

ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА О Т ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 2S Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 4.

ТУ 25.02.100759-83

65
Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

ДСС-711 Ии

Единица
измерения

На-
име
нова
ние

шт

Код

796

Код завода• 

изготови

теля

Код

оборудован* я, 

материала

Цена

единицы 
оборудо

вания , 
руб.

220-00

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
•4ММЛ,

КГ

10

КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА.

( ¥ Г  

I

[ 5
! ж 
1 а

*с 1 ч
ft?

33а

336

34

35

I

* i
п

ty.*— *__

В КОМПЛЕКТВХОДИТ: ОПРОСНЫЙ

лиеггз

ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ С ДВУМЯ ПАРАМИ ОТБОРА ДК6-50-И шт 796 52-00

Д тр -  57 х 3 ММ, Р -  1,9 КГС/СМ2. ГОСТ 14321-73 -а /б  - 1

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ. ВОДА,

10 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ

ДИФМАНОМЕТР-РАСХОДОМЕРСИЛЬФОННЫЙ. САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ ДСС-711 Ин шт 796 220-00

ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА О Т ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАСА.

ТУ  25.00 1002э9/ВЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. ДУ -  65 ММ. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СТВ-65 796

/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ДУ *  32. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВСКМФГ-32 шт 796

/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

1___

Т. *1. ЯОЗ-1-2Л 1- . ‘v. С01
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66

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о - 

кумеита и номер 

опросного листа

Единица
измерения

На
име
нее а- 
ние

Код

Код завода ■ 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

руб.

Коли

честв

•о

Месса

единицы

оборудо

вания,

кг

10

36 СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, Ду= 65 ММ С ТВ Г-6 5 796

/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

37 СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Ду =  32 ММ ВСКМФГ-32 шт 796

/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

38 РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,-АТМОСФЕРНОЕ ЭРСУ-3 796 54-00

ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 70°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М.

ТУ  25.02.080678-79. ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" г. РЯЗАНЬ.

39 РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ-АТМОСФЕРНОЕ, ЭРСУ-3 шт 796 54-00

ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 85°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М.

ТУ  25.02.060678-79.

40 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СЕБЯ, Ду =  50 ММ ПРЕДЕЛЫ 21НЮНЖН0 796

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ О Т 1 ДО 5 КГС/СМ2, НОМЕР МЕМБРАННОЙ ГОЛОВКИ № 2.

/ЗАКАЗ В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

£
41 КЛАПАН РЕ ГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДО СЕБЯ С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ УРРД-М Ш Т 796

ЗОЛОТНИКОМ Ду =  25 ММ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ 1,6 КГС/СМ2

/ЗАКАЗАН В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/

I * * - ,

Инв. №
Т. П. 903-1 -235-87-ATM. С01
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ция

Н|им«номни« и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до -

опросного листа

Единица 
измерим и я

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

-*Ы«| руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
йме
мся»-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

118 НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 400 КГС/М2 НМП-52 шт 796 12-30 1

ТУ  25.02.11-1116-77

ГАЗ. 25Р КГС/М2, ГАЗОПРОВОД ОТ ГРП. САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

117 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С П4.1°С-240-103 шт 796 2-85 1

ГОСТ 2823-73. КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75. 2П.285.100

ГАЗ, 20°С, ГАЗОПРОВОД ОТ ГРП. 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4.1°С.240.103 шт 796 0-85 1

БЛОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

42.43 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ТУ 25.02.181071-78 шт 796 - 8

ВОДА, 4 КГС/СМ2. ДО И ПОСЛЕ ФИЛЬТРА /КОМПЛЕКТОВАНО С ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ

УСТАНОВКОЙ/.

БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
—

50 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С П4-1-240-103 шт 796 2-85 1

ГОСТ 2823-73. КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285-100- I

1

*

i

f
yZ

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН. 64-200 шт 796 1

1ИСХОДНАЯ ВОДА, +18°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

m

1
ж
..
*c
«£
£
.

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 0-85 1
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумент* и номер 

опросного листа

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

■тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

кг

Не
йма
нова»
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О ТО  ДО 100°С П.4.1-240-103 шт 796 2-85 1

ГОСТ 2823-73 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ Г ОСТ 3029-75 2П-285.100 шт 796 1

ВОДО, +24°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О Т 0 ДО 100° С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 0-85 1

52 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ О Т 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73
П4-1-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.100 шт 796 1

ВОДА, +24°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О ТО  ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1.240-103 шт 796 0-85 1

53 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О ТО  ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П.285.100 шт 796 1

ВОДА, +28°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О ТО  ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 0-85 1

Привязан
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ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов# 

Зляод-изготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код эааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыв! руб.

Коли

чест

во

Mecca

единицы

оборудо-
аамия,

кг

На
име-
ноше
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

54 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГО С Т2823-73 П4-1-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2 П.285.100-

64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 0-85 1

55 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1 -240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.100 шт 796 1

ГОРЯЧАЯ ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 0-85 1

56 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1 -240-163 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.160 шт 796 1

ГОРЯЧАЯ ВОДА, 40°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-163 шт 796 0-85 1
г ■■ -
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материале». 

Звяод-иэготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

-тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
има-
нова-
ииа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ о ДО 100°С ГО СТ 2823-73 П4-1-240-163 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГО СТ 3029-75 2П.285.160 шт 796 1

ГОРЯЧАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМРМЕТРТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О ТО  ДО 100°С ГОСТ 2(123-73
П4-1-240-163 шт 796 0-85 1

58 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-183 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.160. шт 796 1

ВОДА ГОРЯЧАЯ, +90°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О Т О ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-163 шт 796 0-85 1

59 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О Т 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1-240-163 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823-73 2П.285.160

ГОРЯЧАЯ ВОДА, +150°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ, ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ О Т 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1-240-163 шт 796 0-85 1

Привязан
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Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо- 

ввния, 

rate руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

КГ

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

во ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1-240-16 3 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2 П.285.160.

ГОРЯЧАЯ ВОДА, -И50°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1-240-163 шт 796 0-85 1

ei ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С ГОСТ 2823-73 П6-1-240-66 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.63

ПАР, +174,5°С, ТРУБОПРОВОД ПАРА 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕН ИЯ ОТ 0 ДО 200°С ГОСТ 2823-73 П6-1 -240-66 шт 796 0-85 1

62,94 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160-6 шт 796 8-00 2

ТУ 25.02.180335-84. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗА ВОД

ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,2 КГС/СМ2, 3,8 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ

запас ТОЖЕ МП4-У-160х6 шт 796 8-00 1

Привязан
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалоа. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
намерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

-тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо-
веиия,

кг

Не-
име-
нояе-
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63,64 МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ2

ТУ  25.С2.180335-84. ГОРЯЧАЯ ВОДА 0,2 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ НАСОСОВ МВП4-У-160хО,б шт 796 8-00 3

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

запас МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ2 М В П4-У-160x0,6 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.160335-84

ее МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРВНИЯ 6 КГС/СМ2 МВП4-У-160х6 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180335-84

ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,6 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МВП4-У-160.6 шт 796 5-80 1

ТУ  25.02.180335-84

67 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160x4 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 2,5 КГС/СМ2 ТРУБОПРОВОД ПАРА В ДЕАЭРАТОР

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160х4 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02180335-84

68 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160х6 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180335-84. ПАР, 3 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД К ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЮ

Привязан
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Няимяиоая»а«е и техническая характеристике оборудования и мвтфиаеоа. 

3—од изготоаатеяе (ддя импортного оборудования- страна, фирма)

Тияь марка 

оборудования. 

Обввнвиаиие до

кумента N помор

И

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цана

единицы
оборудо- 

ммия f 
руб.

Коли

чест

во

я
Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

1

На-

ноя а
ни#

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160хв шт 796 8-00 1

ТУ 25.02180335-84.

МП4-У-160х4 шт 796 8-00 1

G9 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2

ТУ 25.02.180335-84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 2,1 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В

ДЕАЭРАТОР.

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160x4 шт 796 8-00 1

119 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160x6 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,8 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ

ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЯ.

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЛ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160хв шт 796 8-00 1

70 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160х6 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 3,5 КГС/СМ2 , ТРУБОПРОВОД ПАРА

(flI*
\i
|

. * 
» a

jli о

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160хв шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

|!
|71,72, МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЛ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКМ-1Ухв шт 796 7-80 3

73 В КГС/СМ2. ТУ  25.02.31-75. ВОДА, 4Л КГС/СМ2 ТРУБОПРОВОД НАСОСОВ ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВ ЫЙ ЗАВОД.
____
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ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

-ты*1 руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
ееиия,

кг

Не-
име-
иове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

746 ПРИБОР РЕГИЛИРУЮЩИЙ ТУ  25.02 (60) -84 РС29.2.32. шт 796 1444-14 1

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

74в УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ У29.2 шт 796 250 1

ТУ  24-02 (61)-84

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

74 д КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМОТОРНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 25ОД39нж1з шт 796 1

74г МЕХАНИЗМОМ МЭО-6,3/25-0,25р, Ду -  25 ММ

ТУ  26-07-296-82 /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/

75 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ Ду -  40 ММ, ОТКРЫТЫМ КЛАПАНОМ, РТ-ДО-40 шт 796 - 1 .
ПРЕДЕЛЫ НАСТРОЙКИ +40°С -■- +80°С, ДЛИНА КАПИЛЛЯРА 1,6 ММ ТУ  25-02.09.0123-81 (40-80)-1,6

ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. САФОНОВО /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/

766 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ТЕМПЕРАТУРА +1 50°С САПФИР-22ДД шт 796 815-00 1

ТУ  25-02.720.136.83. ВОДА, 10Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ. 2450-01-УХЛх

ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” г. КАЗАНЬ 3.1-025/0,4М Па

-42

76в ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ  25.02 (60) -84 Р С29.0.12 шт 796 144+14 1

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

Пр неявен

Т. П. 903-1-235-87-ATM. СО!
Лист
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Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента к номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене

единицы 

оборудо

вания , 

-вы* руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
«алия,

иг

н#-
имв-
К09А-
ни«

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7в г УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25-02 <61) -84 У29.2 шт 796 250 1

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

76 в КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ 254943 иж шт 796

76 д КОМПЛЕКТНО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ Ду = 15 ММ ТУ 26.07-326-83 МЭО-6,3/63-

/ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ 025

PJ БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ ТУ 25.02.720.122-81 БИК-1 шт 796 300 1 *

П/0 „ГЕОФИЗПРИБОР" г, ИВАНО-ФРАНКОВСК

БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

77 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.100

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН 64.200

ВОДА. +Э0°С, ТРУБОПРОВОД К ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С П4-1-240-103 шт 796 0-85 1

£

A
78 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 2-85 1 i

1
i

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-875 2П.285.100
1
1

1
ВОДА, +28°С; ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200 !

(
1»
!
j

)

f

1
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ция Звеод-иаготовитеда (дца импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

обору доааиия. 

Обозначение до* 

куманта и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код ааеода -

изготови

теля

Код

оборудования.

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

-яме руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
калия,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 « 7 8 9 to

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО ЮО^С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 085 1

79 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100° С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 285 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.100 шт 796

ВОДА, 18°С. ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2923-73 П4-1-240403 шт 796 085 1

80 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2923-73 04-1-740-103 шт 796 285 1

КОМПЛЕКТНО С 0ПРА80Й ГОСТ 3029-75 2П.285.109 шт 796

ВОДА, +10°С, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ 64700

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1-240-103 шт 796 085 1

81 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-160Я6 шт 796 880 1

ТУ  25.02180335-М. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,5 КГОСМ2

ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.

Привязан

Лист
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ция

Наименование и текническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- стране, фирма)

Тил, марка

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код зааода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

еые. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
нна

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ2 МП4-У-180х6 шт 796 8-00 1

ТУ 26.02.180335-84.

82. МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ в КГС/СМ2 МП4-У-160хв шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180336-84

ВОДА, 4.2 КГС/СМ3, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ3 МП4-У-160х6 шт 796 8-00 1

ТУ 26.02.18033584

83,84 МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ2 МВП4-У-160x0,6 шт 796 8-00 1

ТУ 28.02.18033684

ВОДА, 0,1 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ НАСОСОВ

38ЛК МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ М8ГИ-У460x0,6 шт 796 8-00 1

0,8 КГС/СМ2. ТУ 25.02.18033584

85,88 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКМ-1У8 шт 796 780 2

8 КГС/СМ2 ТУ 25.02.31-75 ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД.

ВОДА, 3 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ НАСОСОВ
' ■ 11

i

87 РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ • АТМОСФЕРНОЕ, ТЕМПЕРАТУРА
ЭРСУ-3 шт 796 5 4 -00 1

t
/

КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 30° С. МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
!
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1

Наименование и техническая характеристика обор удое алия и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тмп, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

•еме-. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•ания,

кг

Не
име
н и е -
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (0

ДЛИНА ДАТЧИКА 0,1 М. ТУ  25.02.08067879

ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" г. РЯЗАНЬ

БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ КДСОСОВ

88 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160-Х4 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180335-84 ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

ВОДА, 2 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ПОДПИТКУ ТС

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГ.С/СМ2 МП 4-У-160х4 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180335-84

89,90 МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ2 МВП4-У-160x0,6 шт 796 8-00 2

ТУ  25.02.180335-84

ВОДА, 0,2 КГС/СМ^, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ВСАСЕ НАСОСОВ

МВП4-У-160x0,6 шт 796 8-00 1

запас МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ2

ТУ 25.02.180335-84

91,92 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКМ-1У шт 796 7 - 8 0 2

6 КГС/СМ2. ТУ  25.02.31.75 ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

ВОДА, 4 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ

Привязан

Т. П. 903-1 -235-87-ATM. С01
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НоммеиеоФиие и текничоская аврактвристина оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерение Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

адмницы 

оборудо

вания ,

-TWO. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания»

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На
име-
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10

93 • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. САПФИР-22-ДИ- шт 796 815-00 1

ТЕМПЕРАТУРА +1 -с +50°С. ТУ  25.02720159-84 ЗАВОД „МАНОМЕТР" г. МОСКВА 2150-01-УХЛх

ВОДА, 2 КГС/СМ2, ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ 3.1 -0.25/400КП А-

-0,5

936 ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТУ 25.02 (ВО) -84 РС29.0.12 шт 796 144+14 1

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

93b УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ У 29.2 шт 796 250 1

ТУ 25.02 (81)-84

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

93a КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ 254943 нж шт 796 __ 1

93 г КОМПЛЕКТНО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ Ду -  15 ММ МЭО-6,3/63-025 шт 796

ТУ 28-07-328-83 /Эвками в части ТМ/

Д1.Д2 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ ТУ 25.02.1683-74 601.001 шт 796 17-04 2 J

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ ---------- !

i

93* ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ2 РП-160-08-
------------------------- 1

i

СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАММНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС. УХЛ4.2 i

ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 г. ЛЬВОВ

1 1
i

i
“ |

Привязав*
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Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обоаначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения

К'эд завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

•тек; руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не
йма
нов*
има

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ

120 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ОДО 200°С П6-1°-240-66 шт 796 2-85 2

121 ГОСТ 2823-73.

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 2П-285-1О0 шт 796

КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН 64.200

ПАР 174°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С ГОСТ 2823-73 П6-1°-240-86 шт 796 0-85 1

96 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100° С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П.285.100. шт 796

ВОДА, 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 64.200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 0-85 1

97 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1°-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П-285-100 шт 796

КОНДЕНСАТ 140° С, ТРУБОПРОВОД ИЗ ПАРОВОДЯННОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200

Привязан

Т. П. 903-1-235-87-ATM. С01
Лист
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Нммаиоммма и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяод-мзготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листе

Единица
измерения

Код эм ода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо- 

яамия, 

тывг руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо-

яг

J

1

Не-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 180°С ГОСТ 2823-73 П5-1°-240-103 шт 796 0-35 1

98 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75. 2П-285-100- шт 796

ВОДА, 75°С. ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГР ЕВАТЕЛЯ 64-200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4.1°-240-103 игг 796
0-85 1

99 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 10О°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796
2-85 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П-285-100 шт 796

КОНДЕНСАТ 90°С, ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТА ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64 200

здлас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 0-85 1

100 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1о-240-103 шт 796 2-85 2

95 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823-73 2П-285-100- шт 796 !

1

IВОДА 130°С. ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 64.200 . .. .
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Нмм аноним и техническая характеристик* оборудования и материалов. 

За*о д-и зготоаитела (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения

Км м и м *  

изготоаи- 

тела

Код

оборудования,

материала

Цана
едини шм 

оборудо- 

аания,

-омог руб.

Коли

чест

во

Массв

адиницы

оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 в 9 to

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2323-73 П5-1°-2 40-103 шт 796 0-85 1

101 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 2-65 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ, f ОСТ 3029-75 2П-285-100- шт 796

ВОДА 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 64-200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 0 *  С ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 0-85 1

102 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТО ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П5-1°-240-103 шт 796 2-86 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 2П-285-106- шт 796

КОНДЕНСАТ 140°С, ТРУБОПРОВОД В ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 64*200

запас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823-73 П6-1°-240-103 шт 796 0-66 1

103 ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°240-103 шт 796 2-вб 1

КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ, ГОСТ 3029-75 2П-286-100 шт 796

КОНДЕНСАТ 90°С, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 04-200

Привязан

Т . П. 903-1-235-87-ATM. С01
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Наименования и твхмичвсквв характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитвль (для импортного оборудосания -  страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обоаиамаииа до

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измерения Код завод* * 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тяявт руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

ii

Не-
им*-
иоее» Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

эалас ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73 П4-1°-240-103 шт 796 0-85 1 ii

1046 ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ 25.02 (60) -84. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ PC 29.2.32 шт 796 1444-14 1

ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М.

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

104a УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25.02 (61) -84 У 29.2 шт 796 250 1

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

104д КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОТОРНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25ч939 НЖЭ шт 796 1

104r ТИПА МЭО. ТУ 26-07-296-82 МЭО-6,3/25-0,25 шт 796

(ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/Ду -  25 ММ

i

105 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160x10 шт 796 800 1

ТУ 25.02.1810335-84 ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

ПАР, в КГС /СМ2. ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-у-160х10 шт 796 800 1
1

1
i
i&

ТУ 25.02.180335-84
Г ----  -  4

106 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160х10 шт 796 800 :

ТУ 26.02.180335-84 1
m

l 54
жЛ

I

1
f i

I Привила»
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготовитяль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

■тыс. руб.

Коли-

чвет-

яо

Масса

единицы

оборудо-
•алия,

кг

На-
мме-
нояа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

ВОДА, 6,5 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

ЗАПАС МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160х10 шт 796 8-00 1

ГОСТ 25.02180335-84

107 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-1в0х10 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

СЕТЕВАЯ ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 7 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ДО РЕГУЛЯТОРА

ТЕМПЕРАТУРЫ.

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160x10 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

108 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160Х10 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

ПАР 6 КГС/ СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

ТУ 25.02.180335-84

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10КГС/СМ2 ТУ 25.02.180335-84 МП4-У-160х.Ю шт 796 8-00 1

109 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭКМ-1У-10

шт 796 8-00 1

111 10 КГС/СМ2. ТУ 25.02.31-75. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ТРУБОПРОВОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ

ПОСЛЕ НАСОСОВ, СЕТЕВАЯ ВОДА 7 КГС/СМ2-

Привязан

Т. П. 903-1 -235-87-АТМ. С01

Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материале*. 

Заеод-изготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова»
ние

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

112 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160х4 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

СЕТЕВАЯ ВОДА 2 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У-160х4 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

110 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МЛ4-У-160х4 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

СЕТЕВАЯ ВОДА 2 К ГС/СМ2 ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ2 МП4-У. 160x4 шт 736 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

113 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У-160х10 шт 796 8-00 1

ТУ 25.02.180335-84

ВОДА 8,5 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

запас МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ2 МП4-У. 160x10 шт 796 8-00 1

ТУ  25.02.180.33584

114 МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ МП4-У-160х10 шт 796 8-00 1 1

-jТУ 25.02.18033584. СЕТЕ8АЯ, ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 6 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ

РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
~ »— - ...—

1

Привязан i
I
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1

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)
!

Т ип, марка 

оборудования.

•сумейте и номар 

опросного листа

Единица
измерения

К а «  змянода -

мягомсаи-

ш пя

Шша

абщрдоспгвю*,

Цаиа 

единицы 

оборудо

вания , 

тмс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
има-
нова-
ина

Код

1
1 2 3 4 5 * 7 8 9 10

aan*o V/ А ^ й ^ - ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^
МП4-У-160x10 шт 79 6 8-00 1

; ТУ  25.0& ИУД? 1 -78

П О Ж А Р Н А Я  С И Г Н А Л И З А Ц И Я

1

.....  ..............- |Г т-------------------  ■ -------- - - - - -  - --------  т - - - - -

Г ....... ........

1 ПРИБОР ПРЙйММфК<^ТРОЯ!»НЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОПОбЬАТ СИПНАЛ-'ДВ «тт 676 170 1

т у

ЗАЗОД ^ НАЛЬЧИК

г ЧКЙГещАТЁЛь ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЧЙАГГНККЛНЫЙ1ТЙМФЙЯЙ&МФТЖ wrrittsam шт 796

, . .  > > П  И  1, i

Ф аг 8

РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМйЧШ4в9КЛРИадгМЖ

s f
. . . . . . . . . . . . . . . .  .

i

В

1
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J1 1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

>

‘
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ЦИЯ

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

обору доввния. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерзни*

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

awe-, руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо
вания,

кг

Не-
име-
иова-
кие

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА 1

!
1. ЛАМПА 220В; 10 ВТ. ГОСТ 5011-89 Ц-220-10 шт 796 26

2. ЗВОНОК 220В; 50 ГЦ. МРТУ 18^39.401-71 ЗВП-220 шт 796 1

ЗАВОДЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3. ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
Д226Г шт 798 8

4. РЕЗИСТОР 1 ВТ 1,5 КОМ. МЛТ-1 шт 796 1

S. ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ТУ  ie.739.059-78 ЗВП-220 шт 796 1

8. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ. ТУ 16.538.781-78 5-220-80 шт 796 1

»
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имя

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица

измерения
Код завода - Код

оборудования, 

материв ля

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

ягме. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

кг

Не-
им«-
НОвв-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1 ВЕНТИЛЬ. ГОСТ 8722-78 Д у„1 5 М М 16 КЧ18П2 шт 796 1-35 15

2 КРАН ГОСТ 21345-78 Ду = 15 ММ 14М1 шт 796 0-98 29

Привязан

Т. П. ВОЗ-1 -235-АТМ. СО!
Лист

35
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ция

Наименование и техническая характеристик* оборудован и* и материалов. 

Звяод-изготоаитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

куманта и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

еею. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

шамия,
иг

На
им*»
нове-
ниа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

А. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

КАБЕЛЬ ГОСТ 1508-78

1 КВВГЭ 4x1,0 м 006 60

2 КВВГ 4x1,0 м 006 30

3 КВВГ 7x1,0 м оов 60

4 КВВГ 10x1,0 м оов 20

5 АКВВГ 4 х 2,5 м оов 120

в АКВВГ 5x2,5 м оов 20

7 АКВВГ 7x2,5 м 006 80

8 АКВВГ 10x2,5 м 006 10

» АКВВГ 14x2,5 м 006 50

10 АКВВГ 27 х 2,5
[

м 006 30

Б. ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ

ПРОВОД ГОСТ 6323-79

11 ПВЗ (1 х 1,0) м 006 250

12 АПВ (1x2,5) м оов 150

13 АППВ (2 х 2,5) м оов 10

ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 20575 I
14 ТРВ (2 х 0,5) \ М 006 50 L 1

\

у ^ т и емяьИМи'М»» I

Г р к Я Я А Т И

j
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Пози-

ция

Наименование и техническая характеристик* оборудовали* и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудование -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица 
из марания

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
йма
нов»-
ниа

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5. МОНТАЖНЫЕ МАТЕР ИАЛЫ

А. ТРУБЫ

ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ С ПЛЮСОВЫМ ДОПУСКОМ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ

ГРАТОМ, С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ С ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ.

1 ГОСТ 10704-76

Б-Б СТ ЗП ГОСТ 10705-68

1 20 х 2,0 х 6000 м 006 80

2 2G х 2,5 х 6000 м 006 во

3 32 х 2,8 х 6000 м 006 10

4 48 х 3,0 х 6000 м 006 10

Б.ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

ТРУБЫ ГОСТ 8734-75

Б10 ГОСТ 8733-74

5 14 х 2,0 х 6000 м 006 390

Привязан

!Ц?ист.

Ина. Ns Т. П, 903-1-235-87-АТ- -  ,
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Наименование и техническая характеристика оборудования и л» втер и «ло в. 

Зааод-иаготоаиталь (для импортного оборудомния -  стране, фирма)

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение 

кумента и но 

опросного лис

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

i

до-
мер

га

Не*
име
нова
ние

Код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В . М О НТАЖ НЫ Е И ЗД ЕЛ И Я

МЕТАЛЛОРУКАВ ТУ  222173-71

в РЗ-ДХ-15
м 006 во

7 РЗ-ЦХ-18 м 006 20

j

I
111t

1'

I
i1

1

Привязан 1
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-иэготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания*

кг

На
име
нее а~ 
ние

Код

изготови

теля

1 г 3 4 5 б 7 8 9 10

1.6. Н Е С ТА Н Д А Р ТИ З И Р О В А Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

1 СТЕНД 1100 шт 796 1

Привязан

i Диет

Т. П. 903-1 -235-87-ATM. С01 Тзя
Има. N8
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Наименовали# и тахиичаскаа характеристика оборудовании и материалов. 

Змаа-ажздяаата». (для импортного оборудоааина -  страна, фирмам

Тип, марка 

оборудоааина. 

Обозначали# до* 

ку мента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

обору доаанн а, 

материала

Цене
единицы 

оборудо

вание 

тыс. руб.

Кели-

ИФСТ-

30

Масса

вдмимцм

Оборудо-

МММ,

кг

На
йма
нов а- 
ииа

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

1. ЩИТЫ

ЩИТ КОТЕЛЬНОЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТОВ ШКАФНЫХ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ

УХЛ4-УРЗО ОСТ 36-13-76:

1 ЩИТА 1 ЩШ - З Д -  1 -  (600 х 600)
ТП 903-1 шт 796 1/1

АТМ-ЩК180

2 ЩИТА 2 ЩШ -  ЗД -  1 -  (800 x 600) ТП 903-1 шт 796 1/1

АТМ-ЩК2ВО

* 1
u ?.... Л___
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготоеитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име-
мове-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ

КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПМОВ-222222/И- шт 796 1

Д61

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПМОФ-90 шт 796 1

111111/11-Д42

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-10/Н2 шт 796 1

4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В ^ н -С .б  J otc«1,3 АвЗ-МУЗ шт 796 24

5. J h -1,25A, J otc«  1,3 А63-МУЗ шт 796 1

6. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ; 0,6 А ПТ-0,6 шт 796 1

7. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В220-25 шт 796 2

8. ТАБЛО СВЕТОВОЕ ДВУХЛАМПОВОЕ ТСБ шт 796 13

9. ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА РШ-Ц-2-0- шт 796 2

0322-61250

10. РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ 220В РТД-12-01 шт 796 1

11. РЕЗИСТОР 2500 ОМ ПЭ-25 шт 796 1

Привязан

Т. П. 903-1-235-87 ATM. СО.^
Лист.

2
Инв. нг

* л 2I* 'ОГ>* -
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааед-каготоеитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумяита и иомар 

опросного листа

Единица
измерения Нод завода * 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цама
единицы 

оборудо
вание 

тыс. руб.

Коли-

част*

во

Мосса

единицы

оборудо
вание,

кг

На-
мме-
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 » to

МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

1. ТРУБЫ

ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

ТРУБА ГОСТ 3262-75

1 Л 50 м 006 2

2 25 х 2,8 х 600 м 006 20

ТРУБА РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 6496-67

3 e x # м 006 5

1 -
5

5

ё
“Я-

t£

Привязан 1 I

-I 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Т. П. 903 -  1 -  235 -  87 -  ATM. СО. 3 »

Стадия Лист?*

ГПИ КАЗАХСКИЙ 
' САНТЕХПРОЕКТ

n t v W < 4  « a ^ n / t M M W M W M W U T ^ M l W I

■у* А-
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента й номер 
опросного листе

Единиц*
измерения Код эаеода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
оборудо
вания,

кг

Не
йма
нов е- 
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. ПРОКАТ

СОРТОВОЙ ПРОКАТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23

1 ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ т 168 0,040

2 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ т 168 0,160

Прмеяаем

Т. П. 903-1 -235-87-ATM. ССЬ
Лист

2Ине. №

Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготовителъ (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
им»*
новя
ми»

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

3 ШВЕЛЛЕР ТУ  36.1113 84 ШП 60 х 35 м/т 006/168 50/0,100

4 УГОЛОК ТУ  36.1113-84 УП 35 х 35 м/т 006/168 20/0,039

S ПОЛОСА ТУ  36.1113-84 ППЗО м/т 006/168 3/0,002

в ЛЕНТА 3x40 ГОСТ 6009-74 т 168 0,010

СТ. ГОСТ 636-58

>

1

Привязан 1
i

i1 1
1 Л и с т !

. . ! Т. Л. 903-1-235-87-АТМ. СОЗ
----------!

f
и ,\ _ 1 L i J

i
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания/

кг

Не
йма
нова*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

1 КСК-8 шт 796 3

2
КСК -16 шт 796 5

3 КС-20 шт 796 2

4 КС-40 шт 796 1

ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

5 10-50 шт 796 4

6 16-200 шт 796 1

7 16-225 шт 796 8

8
25-300 шт 796 9

9 955-2 шт 796 4

I
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Поли

ция

Наименование и техническая характеристик* оборудования и материалов. 

Звеод-иэготоеитель (для импортного оборудования' страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоеания,

материала

Цена

единицы 

оборудо- 

вания р 

тыс, руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

•аиия,

кг

Не
йма
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК П-550 шт 796 60

11 КОРОБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПГ-100 шт 796 12

12 КОРОБ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПВ-100 шт 796 3

13 ЗАГЛУШКА 100 шт 796 1

14 УГОЛЬНИК УГ-100 шт 796 4

16 ТРОЙНИК ТВ-100 шт 796 1

16 НАКОНЕЧНИК ПЕРЕХОДНОЙ НАВЕРТНОЙ НП-3/411 • шт 796 4

17 КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 10040-75 УК-2П шт 7Э6 5

;
£

1

1
1

1
)!

♦

3
{

ек

Z
А
'<сt
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т
£
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1

»

11»
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О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  - л  /

оля зак аза дифмаиометра с  диафрагмой, для измерения расхода гаэое г
•я-жидкостей (угловой  способ отбора перепада давления) / 7 0 2 . 3 /

В и я  м а н и е : прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь 
с  метосикой заполнения (М 3 )

1 . Заказчик ( грузополучатель)

2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 , Подлежит зак азу : 

3 .1 . Дяфманометр М Г С  - ? / / * *
(заводское обозначение) Ткоп.Т ют.

Т1

Ш _ 1

3 .2 . Разделительны е сосуды . ----------- нет
Тненужное зачеркнуть)

3 .3 , Уравнительные конденсационные сосуды да. н ет
(поставляю тся для пара) ( ненужное зачеркнуть)

3 .4 .  Уравнительные сосуды (поставляю тся при температуре жидкости
1 0 0  С  и выше -ж», нет ____________

(ненужное зачеркнуть)

3 .5 .  Вентильный блок

3 .6.
« .  нет

( ненужное зачеркнуть;

3 .7 . Диафрагма М / &  "  5 0  - 1  -  o / J  -  5 _______________  __________ .
(обозначение по ГО СТ 1 4 3 2 1 -7 3 , ГО СТ 1 4 3 2 2 -7 7 ) (к о л .)

4 . М арка материала трубопровода C / 7 7 0 f/ i&  5 0  / Ъ С / 7 7  / 0 5 0 “
-------------------^ т ; т :4 ]----------------------------------

5 , Наименования измеряемой среды (М 3 , п. 5 ) 

5 .1 . Компоненты газовой смеси (М 3 , п. 5 )
/7 0 /9

6 . Код ецкнипы измерения расходе 
(указы вается прсдпряятмем-изготовнтвлем)

7. Код размерности исходных данных
( указывается предпркятием-изготовнтелем)

Т 2  
Объемные 
доля смесв 

в %

Г ~ ~ 1

C Z 3

/ я ?

Наименованяв пара мет ря
О бозна
чение

Единица
яэмереяия

Дяяяыа

Т З

в . Наибольший измеряемый объемный расход  

(М 3 , п. 6 ) ф о . m ax м8 /ч

Наибольший измеряемый объемный расход  
приведенный к нормальному состоянию .(М 3 , п. в ) Qn ом . годе м8  /ч

Наибольший измеряемый массовый расход  
(М 3 , п. в ) Q ta m a x кг/ч

Q a tm a x т/ч

9 . Минимальный расход по в . 8

1 0 . Предельный номинальный перепад давле
ния дифмаиометра (М 3 , п. 8 ) А Р и ктс/м

Д Р н кПа

1 1 . Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М 3 , п. 9 ) Р *  т кге/м 8

Р / пп *П а

1 2 . Избы точное давление измеряемой среды  
парад сужающим устройством Р я

з
жгс/см .9

Р в М П а

1 3 . Барометрическое давление •  м еста уста 
новки расходомера Р б мм ВТ. ст .

1 4 . Тем пера» ура измеряемой среды  перед  
сужаюшим устройством t — ! s . ....... ш

1 5 . Вяутреякий диаметр трубопровода ( •  сва
ту ) перед сужаюшим устройством при тем перату
ре 2 0 °С  D 2 0 __ tat. S f

1 6 . Величина абсолютной еквнвалеятяой ш еро
ховатости станок трубопровода (М 3 , п . 1 0 ) Ъ мм

1 7 . М аксимально-допустимое эяачеяие отно
сительной плошади сужающего устройства (М 3 , я . 1 1 ) tn.

1 8 . Относительная влажность нам еряем ого 
гаае пре рабочих условиях (М 3 , о . 1 2 ) ч»

Т 4

»  полях
_____ «р е ш а я ____ -г

1 9 . Коэффициент сжимаемости газа  яря  
рабочих условиях (М 3 , пс. 5 , 1 2 ) к

2 0 . Плотность сухого газа  (или  сухой час
ти влаяш ого г а зе ) в нормальном состоянии 
(М 3 , пп. 5 , 1 3 ) J ) h o m , КГ / м

3 _



Н «я м н о в а м  перим етре

2 1 .  Динамическая вязкость измеряемой среды  пря 
рабочих  условиях (М 3 , пп. 5 , 1 2 )

2 2 .  Плотность измеряемой среды  оря рабочая  

условиях (М 3 , пв. 5 ,  1 2 )

2 3 . П оказатель адиабаты  газа  пря рабочих у е л о »  
аиях (М 3 , пп. 9 , 1 2 )

2 4 . П лотность рааОДлятельной жидкости пря атм о*  
сфаряом давления и тем пературе раэделвтепьяы х сосу 
дов (М 3 , а . 1 4 )

2 9 . Теням  рятуре ряеиелятялаяы х сосудов  
(М 3 , и . 1 4 )

2 9 . П лотность изм еряем ой среды  при давлении р  
я  тем пературе ризделительны х сосудов (М 3 ,  л . 1 4 )

2 7 . Поправочный м ю ж итель иа тепловое р л гт и р е - 
име м атериала трубопровода при тем пературе изм еряе
мой среды (М 3 , п . 4 )

О б о эн е - Еоявяяа
чеиие из ма р ея м

Данные

Продолжение 74

X

J )p c

2
к гс *с/м -

П а *с —

иг/ м3

.

T 9

кг/м 3

°С

кг/м 3

т е

-

2 9 . Поправочный ьаож италь на тепловое р асш »- 
реияе м атериала суяш ош его устройства при тем п ере- 
туре измеряемой среды  (зап олн яется  пря необходи
мости п ре длривтнем -из готов н телем ) K t  -

Т 7

2 9 . Наибольший измеряемы й расход при использо
вания дифманометров на меньшие ( дополнительны е)
пределы намеренна (М 3 , о . I S )  Q i m ax  no п . 8  _____________________

3 0 . Количество пар отборов давлении на одной диафрагме

( Прг использовании более одной пары отборов необходимо ук азать  угол  между отборам » и, пря необ
ходимости, перепад давления, М 3  п . 8 )  —

3 1 . Требуем ая захаачякоы  ш кала или диаграм м а дшр м аном етра: 
(М 3 ,  п . 1 8 )

32 . Предел измерения дсиалнитальной задней давления 
(М 3 , Д. 17 )

//Г7/4& С
имени рванная, 1~9в4Ь 
(недуж ное зачеркнуть)

2
кгс/cv. , М Л а  
(ненуж ное зачеркнуть)

лоз. 3 / а ~

3 3 . Дополнительные сведения по усмотрению  эехаэчика и по требованиям , оговоренны м в спра
вочных м атериалах предприятия-изготовителя на заказы ваем ы й комплект (М 3 ,  п . 1 8 )_

/T7jo-<J S ?  х 3

м . о ш г

л  Л  £ O '

г . /4а  м су - /1 т а  ,

ВедупшА технолог
' (фамилия в подпись)

* 0  -  • «У /
(телеф он )

Отдел

М. П.

КИПиА f # .
^ '(ф ам и ли я  и '  подпись)

С £ # / Т > -Я 0 0 а>________ 1 9 8 ^ __т

Заказчик:

Руководитель предприятии

* 4 - * < ? - ? /
(телеф он )

<» * — а  ю щ ш еь)



О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  N> £

д л я  зак аза  ш*)> манометре с  диафрагмой, для иэмереяяя расхода газов  g  £  

и жидкостей (угловой  способ отбора перепада давления) /703. Зс? '

В н и м а н и е : прежде чем приступить к заполнению  опросного листа внимательно ознаком ьтесь  
с  метод к о й  заполнения (М 3 )

1 , Заказчик ( грузополучатель )

2 .  Почтовый, телеграфны й адрес, телефон и телетайл заказчика _________________________________________

Наименование парам етра
О бозн а
чение

Едавш и
измерения

Двхаы е
заказчика

Т З

8 . Наибольший измеряемый объемный расход  

(М 3 , и . 6 ) 9  о . m ax м3 / , ч.

Наибольший измеряемый объемный расход  
приведенный к нормальному состоянию  (М 3 , п . 6 ) О и о м .т ах м3  А »

Наибольший измеряемый массовы й расход  

(М 3 , п. в ) Q M .m ax кг/ч

Q w .m a x т/ч

9 . Минимальный расход по в . 8 г г

1 0 . Предельный номинальный перепад давле
ния дифманометре (М 3 , п . в ) & P l _J№ C /M 2

A  P a кП а «ж»

1 1 . Наибольш ая допустимая потеря давлекяя  

на сужаюш ем устройстве (М 3 , а . 9 ) p / an ____ю с / м *

P / ад кП а -

1 2 . Избы точное давление изм еряем ой сред и  
перед сужающим устройством P a

<
ш г с / с и S

P a М П а

1 3 . Баром етрическое давление в  м ести у ст а 
новки расходом ере P 6 мм ВТ. СТ.

1 4 . Тем пература измеряемой среды  перед  

сужающим устройством t ° с / г о

1 5 . Внутренний диаметр трубопровода (в  све
т у ) перед сужающим устройством  при тем перату
ра 2 0 °С 1 )2 0 мм / о /

1 в .  Величина абсолю тной ехвяввлеятной ш еро
ховатости стенок трубопровода (М 3 ,  а . 1 0 ) Ъ мм «ь

1 7 . М аксим ально-допустим ое значение отно
сительной плошади сужающ его устройства (М 3 ,  в . l i )  m

Т 4

1 8 .  О гвосятялы м в' влаж ность изм еряем ого  
гея а  при рабочих условиях (М 3 , я . 1 2 ) *P

а  долях
--------ДД”  ялы -

1 9 . Коеффклиент сж имаемости ra s a  ари  
рабочих условиях (М 3 , пп. 5 , 1 2 ) к

2 0 . П лотность сухого газа  (и ль  сухой час
ти влаж ного г а з а ) в нормальном состоянии  

(М 3 , а л . 5 ,  1 3 ) JJHOM. к г /м 3  ^

»



/ я й З
з г а' ^ 0

Н аим енование п арам етре
О б о зн а 
чение

Едняяпа
изм ерения

Д анны е
зак азч и к а

2 1 .  Д инам ическая в я зк о ст ь  изм еряем ой  сред ы  при  

рабочих услови ях  (М 3 ,  пп . S ,  1 2 ) я г с »с / м ^

П родолж аете Т 4

П а * с

2 2 .  П лотн ость  и зм еряем ой  среды  при рабочих  

услови ях  (М 3 ,  пп . S ,  1 2 ) 0
. 3  

к г/  м

2 3 .  П о к азат ель  ад и абаты  г а з а  при рабочи х у с л о 
виях (М 3 ,  пп . 3 ,  1 2 )

J

X тт

2 4 .  П лотн ость  разд ели тельн ой  ж идкости при ат м о 
сф ерном  даялеияи  я  т ем п ер ат ур е  разд ели тельн ы х с о с у 
дов (М Э , в . 1 4 ) J>PC к г/ м ^

Т З

2 5 .  Т ем п ературя  разд ели тельн ы х сосуд ов  

(М 3 ,  я . 1 4 ) ° С
.

2 в .  П лотн ость  нам еряем ой  среды  при давлен и я  Р  

в  тем п ературе разд ели тельн ы х сосу д о в  (М 3 ,  п . 1 4 ) / с х г/ м ^

те

2 7 .  Поправочны й м нож итель на теп лов ое  расш ире
нна м атери ала трубоп ровод а при тем п ературе яэм ерав 
н ой  среды  (М 3 ,  а .  4 ) Kt

2 8 ,  Поправочны й м н ож итель н а т еп ловое  р есш н - 
р ея ае  м атери але суж аю щ его уст р ой ст в а  при т е м п е р о - 
т у р е  изм еряем ой  среды  (за п о л н я е т с я  при необходи 
м ости лредпрм яти «м -н з  готов  н тел е м ) K t

2 9 ,  Н аибольш ий изм еряем ы й р асход  при и сп о ль зо 
вания дифм анометров н а м еньш ие (д оп олн и т ельн ы е) 
пределы  изм ерен ия (М 3 ,  о . 1 5 ) Q i m a x  n o  я . 8

Т 7

3 3 .  Д ополнительны е сведения по усм отрению  зак азн и к а  и по требован и ям , оговоренны м  в сП 'за”  

вочлы х м атери алах  п ред п ри яти я-и зготови теля  на зак азы ваем ы й  ком плект (М 3 ,  п. 1 8 ) .

_____  /77/о. / 0 8  *  3 , S ________

3 4 .  Н аим енование орган и зац и и , заполнивш ей опросны й л и ст , и е е  ад рес

4 8 0 0 7 7 0 _______ Г. y f / iM a -/4 n n c * ,________________

-У л . M s K < y ^ {9 o c a £ o . г
А с г з ,  (У  У  £  / Г  С / С ./ 0 '< У А '/ О 7 & Л Г / 7 / 0  0  <£ / г  r j~ 7

П роектная орган и зац и я

Ведущ ий т ех н о л о г

/ '(ф ам илия я  подп и сь)

М и / о  t/cf/bYQ £ д  4 £ - у Г ? - 8 /

(т елеф о н )

О т д ел  К И П *A  t М у / О  у С £  K U t f c ?  ? Р  -7 ?  /

и  ‘ (ф ам и ли я  я подп и сь) Т ^ е ф с н )подпись)

О / э &  1 9 8 < 5 ~  г .

М . П .

З ак азч и к :

Рук овод и тель  предприятия

(ф ам илия и п од д и с^Г

3 0 ,  К оли ч ество  п ар  о тборов  д авлен и я  н а одной диаф рагм е v v c /

(П р и  яспольэовсш ы я б о л е е  ооной  пары  о тборов  и еобхоон м о  у к а з а т ь  у г о л  м еж ду отборам и  и , при н еоб 

ходим ости , переп ад  д ав лен и я . М 3  в . 8 )  ______________________________________________________________________________________________

3 1 .  Т р еб у ем ая  за к а зч и к о м  ш хала или д и аграм м а дгф м ан ом етра:
(М 3 , а. 1 6 )

3 2 .  П ред ел и зм ерен и я д о л о л я ч т а л ы ю й  зап и си  з а а л е е т *
(М 3 ,  д . 1 7 )

e ^ S sr?/ *?
н ч ен н ован и ая ,_____ ЗгвО^Ь_________
(н ен у ж н о е  зач ер к н у т ь )

->
__________ * г с / с м ‘ -, М П а

(н ен уж н ое зач ер к н у т ь )



О П Р О С Н Ы Й  л и с т
для за к а за  диф м аном етра с  диафрагм ой, для изм ерения расхода газов  Q  £ ■  

и жидкостей (у гло в о й  способ отбора перепада д авлен ая ) /705,33

В н и м а н и е : преж де чем  приступить к  заполнению  опросного ли ст * вним ательно ознаком ьтесь  
с  методикой заполнения (М 3 )

1 . Заказчик (  грузоп олу чатель ) ___________________________

Почтовы й, телегрсфиы й ад рес , телефон я телетайп заказчика

Н аим енование парам етра
О бозн а
чени е

8 . Наибольш ий измеряемы й объемный расход  

(М 3 ,  п . в )  9 ° * » "

Наибольш ий измеряемы й объемный расход  
приведенный к норм альном у состоянию  .(М 3 , п . 6 )  О н о м .т а х  м.г /^

Наибольш ий измеряемы й м ассовы й расход  

(М 3 ,  п . в )

9 . М инимальный расход

1 0 . Предельны й номинальный перепад д авле
нии дифманометра (М 3 , я . 8 )

1 1 , Н аибольш ая допустим ая п отере давления  

на сужаю щ ем устройстве (М 3 ,  п . 9 )

1 2 . И збы точное давление нам еряем ой среды  
лфред сужающ им устройством

1 3 . Баром етрическое давление в  м ест е  у ст а 
новки расходом ере

1 4 . Т ем п ература изм еряем ой среды  перво  
сужаюш им устройством

1 5 . Внутренний диам етр трубопровода (в  св е 
т у ) перед сужаюш им устройством  при тем п ерату
ре 2 0 °С

1 6 . В еличина абсолю тной эквивалентной и м р о -
ховатости  стенок трубопровода (М 3 ,  п . 1 0 )

Q m .  m a x  

Q b i.m a x

А Р  и  

Д Р ш

Р / пя

Р н

Р в

Р б

1)20

Ь

1 7 . М акси м ально-допустим ое значение отно
сительной площади суж аю щ его уст р о йства (М 3 ,  п . 1 1 )  HV

1 8 . О тносительная влаж ность и з м е роем о го  

гав а  при рабочих условиях (М 3 ,  п . 1 2 )

1 9 . Коэффициент сж им аем ости г а з а  при 
рабочих условиях (М 3 , пп, 5 , 1 2 )

2 0 . П лотность сухого  га за  ( или сухой  час
ти влаж ного г а з а ) в норм альном  состоянии  

(М 3 , пп. 5 , 1 3 )

К

)я о м .

Е д и н и ла
изм ерения

Д аивм е
за к а з ч и к а

ы 3 / ,

т а

м3_/у
вод

х г/ ч

т / ч //7 ~

по  п . 8 5

2
х гс / ,м 4 Л Л  с *

к П а

2
* г с / м 1 Л  О / . .
к П а

j
ж гс/см < 0  ,  ________

М П а

м м  р г . с т .

° с S 5

м м St

м м  .

Т 4

в  в о н я х  
еш ш хпы  —

к г / м
3



Н аи м ен овала параметра
О бози в - Единица Данные
чеяие измерения заказчика

2 1 . Динамическая вязкость измеряемой среды  пря 
рабочих условиях (М 3 , пп. 5 , 1 2 )

2 2 . Плотность измеряемой среды при рабочих 
условиях (М 3 , пп. 3 , 1 2 )

2 3 . П оказатель адиабаты газа  при рабочих у е л о »  
виях (М 3 , пп. 8 , 1 2 )

2 4 . Плотность раэделятелыю й жидкости пря атмо
сферном давлении и тем пературе разделительны х сосу 
дов (М 3 , п . 1 4 )

2 3 . Тем пературя реэделителы ш х сосудов  
(М 3 , Ой 1 4 )

2 6 . Плотность измеряемой среды пря давления Р  
я теьямратуре разделительны х сосудов (М 3 , л . 1 4 )

2 7 . Поправочный кого житель на тепловое расшире
ние материала трубопровода дря температуре измеряе
мой среды (М 3 , п . 4 )

2 8 . Поправочный множитель на тепловое расш в- 
ренже материале сужаяяпего устройстве при темпера
туре «зм еряем ой среды (заполняется яря необходи
мости арвапряятием -нэготоеигалем )

2 9 . Наибольший измеряемый расход пря использо
вании диф манометров на меньшие (дополнительны е) 
пределы измерения (М 3 , п . 1 3 )

Продол жвнве Т 4

J*

X

J> ре

t P

/ с

K t

К*

,  2
хгс*с/м -

П а* с

. 3  
кг/ м

Т З

кг/м 3

°С

кг/м3

Т б

Т 7

Q i m ax  no s .  8

3 0 . Количество пар отборов давления па одной диаф рагм е___ ___________ ______________________________________

(П ри  использовании более одной пары отборов необходимо указать угол  между отборами и, пря необ

ходимости, перепад давления, М 3  п . 8 ) Z * 4 5 °

3 1 . Требуем ая заказчиком  шкапа или диаграмма даф манометра: 
(М Э , п . 1 6 )

3 2 . Предел намерения дополнительной записи давления  
(М 3 , и . 1 7 )

имени ованная. 3rQ€Hfc
(ненуж ное зачеркнуть)

2
_______ кгс/с м , МПа

(ненуж ное эачерянуть)



ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
____ - _____________________ КАЗАХСКИЙ ШЮ/!Ш .............. -

Заказ £  Д Г? &  Тираг э к з. Цеца V -a -f Инв # $еЗ-1-АУГ. 8? сдано в  л е ч а »  /.»££?*

Типовой проект 903-1-236.87
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