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l  Общие положения

1.1 Типовой проект „Насосная станция  
оборотного водоснабжения производительностью wonjfv 

разработан на основании перечня проектно - 

изыскательских работ Госстроя России на 
1393 год. ■ '

1.2. Производительность насосной станции  

принята ■ как наиболее часто применяе

мой станции в системах оборотною водоснаб

жения промышленных и сельхозпредприятие/ при 

строительстве■, реконструкции или техническом пе
ревооружении отдельных производств и цехов, где 
применяются локальные системы оборотного водо

снабжения малой производительности.

1.5. Настоящий типовой проект разработан 

согласно „ инструкции по типовому проек
тированию". СН 221-82 для следующим усло

вии строительства:

- расчетная' зимняя температура наружного воз

духа минус 3 0 °С)
-скоростной напор ветра для I  географического 
района, вес снегового покрова-для 1Й геограсри- 

ческого района..

Рельеср территории-спокойный, грунтовые воды 
о т с у т с т в у ю т , грунты непучинистые, непро- 
садочные.

Характеристики грунтов приведены в общих

TunoScO проект разработан 6 соответствии с 
требованиями экологических, санигарно-гиеиенических, 
протибопса/ссрных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта / & £  "дч.Коротненко 
Главный инженер проекта '  
привязывающей организации_________

данных парки кзх.
1.4. Технические решения, принятые в рабо

чих чертежах типовою проекта, соответствуют 
действующим нормативным документом, новейшим 

достижениям науки и техники и обеспечивают без

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими ■ 
чертежами , мероприятий.

1.5. Данные типовою проекта должны уточняться 

применительно к конкретному объекту строительства.

.̂Назначение и характеристика 
насосной станции

2.1. Насосная станция оборотною водоснабжения 

предназначена для перекачку охлажденной воды к 
потребителям на производство йнагретой воды от • 

потребителей на охладительные агрегату для ох
лаждения.

• 2.2.5 разработанном тцповом проекте принят 

заглубленный вариант насосной станцуй с ртмет- 

Коа пола минус 3.0м (с  металлическим ограж
дением машинного зала).

2.3. Насосная станция может располагаться 

внутри производственного здания ш и $ отдельно 

стоящем помещении в зависимости о т  наличия пло
щадей и технологии производства.

2.4. Насосная станция по степени обеспеченнос

т и  подачи воды относится к >7/ категории-согласно 

СНиЛ2.04.02-84 „ Водоснабя/сение Наружные сети и ' 
■сооружения"и работает в следующих, уаловцях.-нахо/кде-

ние обслуживающего • персонала эпизодическое

- воздействия о т  производственных процессов (меха
нические удары, агрессивные среды, шум, пыль) о т 
сутствую т
-  наличие тепловыделений-от электродвигателей ■ 

насосов и о т трубопроводов горячей воды

*температура воздуха не менее 5аС,но не более 35°С.

•>относительная влажность воздуха 8'0-9о°/о
2,5 6 комплекс насосной станции входит ма- 

шинный зал, камеры охлажденной и нагретой воды.

2.6. Для охлаждения воды рекомендуется 

ррименение градирен секционных капельных и пле
ночных, соответствующих производительностейр также 

других типов градирен, поддон которых находится 

выщр нулевой ртметки зем^и.'

При применениц градирен, поддон которых нахо 
диппер ниже нулевой отметки земли следует 

произвести корректировку высотных отметок 

$ чертежах типовою проекта.

2.1, Необходимость обработки .оборотной 

воды решается Конкретно при проектировок 

\1ЧЦ:

Привязок
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3.Технологическая часть

3.1 В насосной станции установлены дбе ■ 

группы насосоВ: одна-для подачи оборотной на

гретой Воды на градирню, Вторая - для подачи охлаж* 
денной Воды на произВодстВо. Все эти  технологичен 

кие операции осуществляются центробежными моно
блочными насосами типа КМ

3.2 Каждая группа насосов имеет один рабо

чий и один резервный насосы. Любой из двух насо

сов может быть б качестве резервного. Насосы

' устанавливаются ипод залив* .

3.3. При периодическом безвозвратном отборе 

нагретой воды, ведущем к уменьшению уровня Ь ка

мере нагретой воды, в проекте предусмотрено пере

пускное отверстие Ф50мм из камеры охлажденной бо

ды в камеру нагретой бовы.Перепускное отверстие со

единено с поплавковым клапаном, отрегулированным 

на поддержание уровня в камере нагретой воды на 

отметке минус 1600мм,

3.4 Подпитка оборотной системы осуществля

ется о т  производственного водопровода через 

бак разрыва струи. .

3.5 Работа насосной станции осуществляется 

следующим образом:

3.5. / Заполняются до отметки минус 1600 камеры ох

лажденной и нагретой воды от производственного вода- 

пробода через бак разрыва' струи, оборудованные, поппав- 

кобым клапаном*, обеспечивающим заданный уровень. ,

. 3.5,2 Включаются в работу насосы охлажденной воды 

ОТ кнопки. при включении насосов охлажденной воды

автоматически включатся в работу насосы нагретой 

воды. Насосы охлажденной воды забирают воду из каме

ры охлажденной воды и подают её но производство к 

потребителям.

Насосы нагретой воды забирают боду уз камеры на
гретой воды и подают ее ну градирню.

U3 градирни вода самотеком поступает 6 камеру,. 

охлажденной боды.

Нагретая вода о т потребителей самотекам стека

ет в камеру нагретой Воды.

Цикл побторяется.

При необходимости отключение HacqcaB охлажденной 

боды осуществляется от кнопки.

Ч. дпектрогтхническая 
часть

4.1 Электроприемники насосной станции обо

ротного водоснабжения относятся к Ж категории 

по надежности зпектрощабокрния согласно СНиП 

г.ОЧ.огвЧ и,.Правилам устройств электроустановок1' 
(ПУЗ) Питание осуществляется на напряжение 

3801220В, 50Гц.

4.2. Размещение пусковой электроаппаратуры 

предусматривается в щкасру управления Ш индивиду

ального изготовления.

Ч.Ъ Шкаср управление располагается на нуле

вой отметке^

Пест о установки шкасра определяется ори привяз

ке типового проекта

'' Ч.Ч Освещение насосной станции оборотного

водоснабжения в разработанном типовом про

екте осуществляется о т  цеховых коммуника

ций производственного здания, Ь котором она 

располагается,

4.5 Работа насосной станции абтоматизиро- 

Ьана у осуществляется без постоянного обслужи- 
бающего персонала.

Н-6 Схемой управления насосной станцией 

П р ед усм ат р и в ает ся .

4.6. р Включение и выключение электродбигате- 

лей насосов охлажденной боды о т  кнопок, распо -  

Ложенных 6 шклсру управления, .'

у,6.2 Автоматическое включение или отклю

чение электродвигателей насосов) нагретой боды 

^ответственн а рри включении, ши выключении 

нас особ охлажденной воды. '

</.6.3 Автоматическое включение, электродви

гателей резервных насосов при падении давления 

в напорном патрубке рабочего насоса. Контроль 

давления осуществляется датчиками-реле давле

ния, которые устанавливаются на трубопроводах. 
Выбор рабочих насосов производится переключате - 

Лрми в шкасру упрабления.

4.6,4. Автоматическое отключение насосов

Привязан'
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охлажденной и нагретой йоды при нижнем и 

верхнем уровнях 6 камерах охлажденной и на,- 

гретой боды. Контроль уровня в камерах осу

ществляется с помощью датчиков реле уроб -  

ня. датчики которых установлены в колоннах 

уровней, связанных трубопроводами с соотбет -  

(§ ствующими камерами.

^  Уровень воды в колоннах уровней соответству

е т  уровню воды 6 камерах и 6 баке разрыва струи.

4.6.5 Автоматическое управление электродви

гателем дренажного насоса ГНОМ-10-ЮТ в за

висимости о т  уровня воды в дренажном приямке.

Включение насоса осуществляется при повы

шении уровня воды до отм етки минус 3.160, 

отключение -  при понижении уровня до о тм е т

ки минус 3.400. .

Контроль уровня воды, в приямке осущест&ляет- 

' ся датчиком уровня. •

4.6.6 Возможность автоматического управ- . 

ления электродвигателями вентиляторов гра- 

дирни в зависимости о т  температуры охлаж

денной воды термометра манометрического. 

Уставка температуры для данного прибора ’ 

определяется при наладочных работах с учетом 

конкретного технологического оборудования для 

которого предназначена данная насосная стан

ция оборотного водоснабжения.

4.6.1 Световая сигнализация о работе оборудования.

4.6.8 Аварийная световая и звуковая сиг

нализация :

-  при включении электродвигателей резервных 

насосов :

-при достижении аварийных уровней в каме

рах охлажденной и нагретой воды и дренажном 

приямке;

-  при повышении температуры охлажденной 

воды;

- при аварийном отключении электродвига

теля вентилятора градирни.

5 Строитепьная часть

В типовом проекте разработана рабочая 

документация на камеры нагретой и охлажден

ной воды.

Расположение камер нагретой и охлажден

ной воды принято вне дорог с оббаловрнцем 

грунтом до заглубления верха перекрытия на. 

0,5м.

5.1 Конструкция и матерцалы

5.1.1 Камеры нагретой и охлажденной воды 

запроектированы с применением для С(псн ц 

днищ монолитного железобетона, а для по

крытий-сборного. Стены камер жестко за

щемлены внизу и в углах, шарнирно оперты

____________________ _ _ _________  Р
поверху.

5.1.2. Монолитные конструкции камер вы

полнены из бетона класса по прочности на 

. сжатие Bi2J5(tU50) согласно СНиП 2.03-01-84 

,бетонные и железобетонные конструкции".

По водонепроницаемости бетон имеет марку 

W4, по морозостойкости марку F 100 согпасно 

■ СНиП 2.04.02-64 табл. $2 пункт В .

5.1.3 В качестве ненапрягаемой арматуры 

применена горячекатаная арматурная сталь 

по ГОСТ5781-82 класса А Ш, /I1 .

5,2 Защита конструкций о т  коррозии.

5.2.1 Для защиты бетона и арматуры о т  

Коррозии предусмотрено г

-применение бетонов марки W4 по водоне

проницаемости о водоцементным соотношением 

ре более 0.S5;.

-  ограничение величины раскрытия трещин 

защитного слоя до 0.2 мм.

5.2.2 Внутренние поверхности стен камер 

торкретировать раствором состава 1:2 на. 
Портландцементе с добавкой растворимого, стек

ла удельным весом 1.4 ~ (.42 г(см3 в ’ количестве

3.5 % о т  веса цемента.

Привязан ’ ^
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Производство робот

5.3.1 Земляные работы выполнять 6 с о о т 

ветствии с требованиями СНи П 3.02.01 ~81 

иПравило производства и приемки работ и пра
вил техники безопасности. Земпяные сооруже

ния " • ’

Обратную •засыпку грунтом выполнять 

равномерно по всему периметру стен, а на пере

крытии -  равномерно по всей площади перекры
т и я  'С уплотнением слоями по 20-30см после

испытания камер нагретой и охлажденной во
ды и трубопроводов.

5.3.2. Опалубочные работы-(изготовление 

установка, контрбль качества, распалублива- 
ние конструкций), арматурные работы (ма
териалы, изготовление, транспортирование, 

монтаж, приемка, контроль качества), бетон

ные работы (материалы, приготовление, транс- 

\ портирование и укладка бетонной смеси, вы- 

- держибание и уход за бетоном, а та к ж е  - 

контроль качества бетона) выполнить в со- 

.о т в е т с т в и и  с положениями СН и П 3.03.01-87 

, Несущие и ограждающие конструкции "

5.3.3 Монтаж п л и т  покрытия выпал -  

. н ять  в соответстви и  с указаниями серии 
I  серии 3.006.1-3 „Сборные железобетонные 
§ каналы и тоннели и- лотковы х . элементов " 

1 ~  и СНиП 3.03.01-81.

у

5М испытание камер нагретой  

охлажденной боды
5.4.1 испытание камер на прочность и водонепро

ницаемость производить заполнением их водой на пол
ный объем при положительной температуре наруж
ного воздуха до обсыпки грунтом.

5Л2 Пригодность камер к эксплуатации Определяет

ся величиной потери воды 'во время испытания. Допусти

мой величиной потери воды из камер является потеря • 

не более 3 литров с 1мг смоченной поверхности в сутки

6

' 6. Мероприятия по технике безопасности, 
Пожарной безопасности и: охр<ше::труд.а^

6.1 При монтаже и эксплуатации насосной 

станции оборотного водоснабжения обязательно 
выполнение требований действующих норм и пра
вил, распространяющихся на все ведомства и 

организации.

6.2 Устройство и оборудование насосной 
станции, отопление, освещение и вентиляция 

помещения должны удовлетворять требованиям

при условии отсутствия струйных утечек (в соответст

вии соСНиП 3.05.03-85-Правила производства у приемки ра
бот. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение ̂ На
ружные сети и сооружения )

При появлении течи испытания прекратить, устранить 

дефекты и повторить испытание до получения 

допустимой величины потери воды.

5.5 Условия строительства в зимнее бремя 
Проект выполнен из условия строи те льства  

в летнее время. При производстве работ в зим

нее время необходимо соблюдать следующие т р е 

бования•

5.5.1 Не допускать использование промерзших 

грунтов в качестве основания.

5.5.2 Применять цементный раствор, приго

товленный на портландцементе марки не ниже 300
5.5.3 В условиях монтажа железобетонных кон

струкций при расчетной температуре с минус ЦО °С 

не допускается подвергать конструкции в процессу 

монтажа динамическим нагрузкам.

СНиП 2-04.02-84\ СНиП2-04.03-85.„Канализация. 

Наружные сети и сооружения" и СН2Ч5- 11 

„Санитарные нормы проектирования промышлен

ных предприятий*
6.3 Помещение насосной станции по степени по 

Жирной опасности относится к производству кате

гории Д согласно С(4иП 2.04.02-84 и ОЦТП24-вб,к Ш сте

пени огнестойкости ц ко й классу ответствен -  

нрети зданий и сооружений согласно СНиП 
2.04.02-84.

6.4. Зануление электрооборудования насосной 

станции осуществляется о т  шкафа управления 

Ш через дополнительную жилу кабеля.

6.5 Наладку регулировку, смазку, профилактичес

кий осмотр и ремонт насосных агрегатов произ

водить при выключенном электрооборудовании 

у полной их. остановке,

Привязан
*

7Ш а!
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6.6. Ремонт и обслуживание насосного 

оборудования и арматуры должны осуществлять

ся передвижными средствами производственного зда

ния, в котором располагается насосная станция.

6.7 Для удобства чистки 6 период ремонта, а 

также для отвода - утечек воды, в машинном зале,

6 камерах охлажденной и нагретой воды предусмот

рены приямки.
6.8 Проектом предусмотрено выполнить попы 

станции водонепроницаемыми' с уклоном к приямкам 

для стока воды. Приямок машинного зала закрыть 
съемной решеткой-

6.9 Для , обеспечения .пожарной безопасности

в помеицении насосной станции проектом преду

смотрены следующие мероприятия: '

6.9. 1 Установка пожарного крана с расходом 

воды для внутреннего пожаротушения 2.5л/с

6.9.2 Установка в помещении двух пенных 

огнетушителей ОВП ~ 10-

6.10 Порядок ведения строительна-монтаж

ных работ и их организация должны выполнять

ся в соответствии с требованиями СНиПШ~9~В0 

„ Техника безопасности в строи тельстве  с учетом 

местных условий строи те льства:

Указания по привязке 
типового проекта

1.1 Привязка типового проекта произбо-  

водится с учетом требований соответствующих 

СНиПов, а та кж е  раздела 6 . инструкции по 

типовому проектированию СН 227-82.

! 7.2 При привязке доработке подлежат чер

теж и марки Т Х ,Ш -

7.3 Архитектурно - строительная часть ма

шинного зала насосной станции оборотного водо

снабжения выполняется при привязке типового 

проекта для конкретного объекта.
7М При наличии на объекте сетей канализа

ции достаточной глубиной заложения для приема 

заглубленного пола машинного зала вместо дренаж

ных насосов следует предусмотреть отвод воды по 

самотечному трубопроводу с электрозадвижкой, 

открываемой по уровню воды в дренажном при

ямке.

РАЗВЕРНУТАЯ ВЫСОТНАЯ СХЕМА 6Ш0Б0РПТД

Схема расположения 
насосной станции

1. Схема расположения насосной станции, градирни и 

трубопроводов дана в качестве примера и должна 

решаться с учетом конкретных условий рассмат 

риваемого объекта.

2. Количество секций градирен уточняется те п 

лотехническим расчетом в зависимости о т  рас -  
четных параметров атпоссрерного воздуха, пере

пада температуры в системе и ти п а  оросителя.

Привязан

инВ. N°
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Обозначение Наименование Примечание.

901-2-/97-93 -ГХ Технология производства

901-3.-197. 95-3/7 Силовое электоооборчдовамие

$01-2 -т .9 5 -А Т Х Автоматизация технологии
производства ,

901-Z -197. 93 -Л К Конструкции железобетонные.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чгртгэ;сей основного комплекта

Лист Наименование примечаний
1 Общие данные

2 План на отм. -5,000

3 Разрезы 1-1)2-2;з-3; Ч-Ч-, 5-5; в-в; 7-7
Схемы систем S3; 64; S5\‘ КЗН

В едомостЬ спецификаций

Лист Наименование Цримсчат
г Спецификация ч&пановок систем

£ 

S :. 
г§

Типовой проект разработан бсоответствии  
с требованиями экологических,санитарно-гигие
нических, протиВопоясарных и других норм, 
действующих на территории Российской 
Федерации. tj  ^

Главный инженер проекта ,Щ&ч. Коротнепко 
Гласный инженер проектег 
при Ь я ъы воющей организации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение * Наименование примечание

Ссылочные докцменты

бак разрыва струи емкостью
180 литр ов

Прилагаемые докименты

$01-2-197.93-ТХН-1 Колонна для датчиков уровней..
Эскизный чертеж обшего вида

901-2-197.9b-TX.H-Z Клапан поплавковый
Эскизный чертеж обшего вида

$ 0 1 -2 -f 97.93-ГХ СО Спецификация оборудования ЯлЬбом2

301-2-197.93-ТХ &М Ьедость п отребности  в ЛлЬбон2
м атериалах

901-2-197.95-ГХвР Ведомость объемов строи - Лльбом2
те льн ы х монтажных работ

•___________________ L

Общие указания

Наименованиесистемы
Потребный напро̂ на Ьсодй м. бод. cm.

Расчетный расход устаноблгпкаямир.уо.хлехтредьи-tarnSMOfitmПримечание
мУсутнь1ч Л1с при по- Жсрел/с

м 40 1440 90 32 ецо
85 21 то 90 32 зор
83 10 2,5
кзн 6 10 10 2,7 н •
2. Запроектиробанные системы 

• Проектом предусмотрено устройство следующих 
Внутренних сетей систем технологии производства;

2.1. Водопровод производственный - S3 
Запроектирован для подачи воды для внутреннего 

пожаротушения.

____ _____ ;___ \8

2.2. Водопровод производственный оборотной воды 
подающий - ВЧ.

Запроектирован для подачи охлажденной боды на про
изводство, Вода, охлср/сденная б градирне, самотеком о т 
водится в камеру охлажденной боды, откуда насосами 
подается на производство.

2 S Водопровод производственный оборотной воды, обрат
ный &5. Запроектирован для отведения нагретой воды от 
технологического оборудования. Нагретая вода по наруж
ной с е ти  отводится самотеком в камеру нагретой Воды, 
откуда насосами подается в градирню.

Указания по производству монтажа
1. Монтажные работы производить согласно 

СНиПЗ. Об 01-85, СНиПЗ. 05.0455 и СНиПЗ. 05.05-84.

2. Стальные трубопроводы, прокладываемые в поме

щений насосной станции, после монтажа окрашива

ю тся масляной краской по го с т8292-85 за Приза.

3. Стальные трубопроводы, укладываемые в грунт, 

покрываются многослойной битумной изоляцией.

Н.Высотная огрметка уровня воды 6 баке раз

рыва струи при монтаже должна со отве тство ва ть  
уровню 6 Камере охлажденной водок

5. Установку пожарного крана производить соглас

но паспорту ыiosio.24.Of строительною каталога, частью 

подраздел Ю.

Цн$. к-

Иач.нтс
ЧачСТО
а спсц
tusim
Зс5. го.
Инж.

Шпврин

Ъппнобс xuuvj
босё
ВаЧдоВо

Притязал
ПаегюЗ

S D { - 2 H 9 7 r S 3 - T X

Насосная станция 
оборотного водоснабжения
поо и зб о о и тм ьм сстьн з юопчч

С̂ оЗоРЛиет

Общие данные ГПИстгайг1Аш
Формат А&
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П л а н  н а о т м - з д щ

I в
О т  производства Г* 143 

па отм ,-i,soo \ I

В Канализацию

. Ub SoB^nooSoda

Пожарный шкаср 8 U/x?37x BOHih)

Спецификация установок систем

Марка
поъ. Обозначение Наименование КОЛ.

Масса 
единицы t КГ

Приме
чание Марка

поз, Обозначение Наименование Кол.
Масса
цдини-
цы{кг

Приме
чание

ТУ26-01-1399-86 Задвижка параллельная ТУ26'01-1$99-86 ЬцЭвшска параллельная
1 сВыдвшсным шпинделем свыдвцжным шпинделем .

85. а Фланцевая зоч вбрДцзо 1 18,00 8ч.г Фланцевая ЗОчббрДчбО 1 Щ0О
65.3 , Aviso г lh,00 ВЧ, 3 АчЮ 2 1*1,00
55.4 ту&б-оп-1гЧ9'8о Задвижка клиновая <рлаь.2 moo м м ТУЗб-ОЪ 1349-80 Задвижка клино&ая ерлан 2 паос

цевая Ычббр Дч200 цеВая'31ч66р ДцЮО
55.5 7У&6-07-Й90-39 ' Клапан обратный 2 и.$ 84.5 ТУ26-01- 1490-89 Клапан обратный 2 11,60 ‘

поворотный ерланцевьи) поворотный срлонцгВуй
194 12бр Дч 150 19чг1бр 4yi$0

* кън BS

КЗН.1 110 Q О!1 1 i 19,5 ш ТУ26-С6-1Ы5-81 Электронасос кпюО'8(У1$0 2 moo конпл.
награненной BodylhOWtO Q */00^%; Н-32мс электро р̂абочий
?■/0й/У- МмсзлектроЗВигтеле i SSvitfleJien АНР Mos&K besspSmx
rm,1K&nn-Z0OO ъин. *1М5№т,п*й900 об/мин -Г. I

Мерка
nob.

Обозначение Наименование йм.
Масса 
едини цы, кг

Приме
чание

вз

В3.1 Серия 4.903-4 бак разруба отру и / 88,00
емкостью iso литров

63.2 Кран пожарный
6 комплекте: ’

ГУЧЧ-3-349-49 Вентиль пожарный 1 2.80

смиертой и цапкой
15Кч 11 р\ Рч* 1,6мПа\

ТУ 18.1 302-91 головка соединитель 2 0,38
нал рукавнаяГР-во-,

ГУ 18.7. 302-91 головка соединитель* 1 0,22
мая муфтовая cm-SO)

ТУ22-Ч814-80 ствол полсармый 1 1,00

ручной РС-50)
ГОСТ 442-45 рцкав пожарный 1

лЬнянойДч51длиной 20г.

баз ТУ26-01-1399-86 3 адвиша параллельная 2 18,00
z Выдвижным шпинделем
(рланцеваязочобр Дцбо

ьн .
84 i ТУ28-06-1515-81 Электронасос, км iOD-sszoo 2 260,00 КОмпл.

&100̂ 1ч\№50м йэлектсо' Ьабочии
ЗВигатглемАНР 18Qm2$c 1резеовнт
п-зоквт. П-.2900о5(мин

Ь ртметка о,ооо соответствует бфсолюгпной 
отм етке. земли.

2. /Крепление пожорцруо шкасра .с краном л сте
пе производить шурупами >/4

3. Размер L уточняется при1 привязке.

П ридан

инб:ы:

Нач.КгО Ш неоим
HG4 CJQ ^Гг}УГЛ>Н1<- 
7л. спсц ? пгхсо.уг1','*
4R0Hmi]Ctpar?5a
Ы . ИТ] боев
LJHofc. WaOdcSg

m r l

аПН-2~Щ7.93ТХ

Hqcacnaa станция  
оборотного Водоснабжения
прош боо илпельпослпьююо™/ч

План на ощмг̂ ООО

ТСюдия\лист Листоб
Р  | 2

А О .
Г П И С Т Р П И М А Ы

Формат A 2





ры
> д

-п
од

л.
 'П

од
пи

в 
а 

да
та

\3
за

н 
ан

б 
>±

 
' 

А
ЛЬ

&
Н

у
/

чг г

ЧГГ
А

JZ

Прибяз&н

Uu6.riz

аикрепить ^  
дюбелями Ц5*_

Поз. Наименование Материал
Кол. на колонну
WS%oSbtUокна ока. 

боды

f Стоит С* (930 >
Тл Хм ?№*Ч.0Г0С1Ю70Ч-91 
1РУаа Л Г0СТЮ7О5* 80 1 1

2 Заглушка
югосттоз-14

лист cm 2 ГОСТ 14637-89 2 2

3 Штуцер Cm. 5 r6cnSO-88 2 2

4 Кронштейн
. $0 ГОСТ f9903-74 

MW cm3 ГОСТ(4637-89 1 1

5 Полухомит
50Г0СТ199ОЗ '14

Листтггастт^яъ i 1

б Труба
.. 057х 2 В ГОСТ /0704*9/ 
Трфй Л ГОСТ 10705-80 ( 2

7 У/юнсц!;$0ЮСт2Вт№20-80 i 2

5 Бопт М16*30ЮСТт8-10 i  * 2

э а ь 2 н а 7 .  а з - т х н -1

‘ Нач.КТО
Нач СТО

&&3&.

Шмсрин
Верекнишп

‘ Тя. <У?£Ц. ^WKCdffgyy 
■ M#cn/Jiy>.| (^ggWOQcP

£ое6_
БаидоВа

та
OJV//'— т г-гл

н !’//Н

8и
Г&У'

„ Насосная станция 
оборотного ооооснаожсниг, 

производительностью ЮОгг/ч

Стадия] Лист Листов

Колонна бля дащчикоб 
ироонеи. дскизньш чФтеж 
общего Вида.

1
А О ,

ш с т р о й м а о

го
с

Прибязац'

Поз. Наименование Материал Кол. Примечание

1 Заглушка , /. Сборка
2 Поплавок . 4 i Сборка
3 Тяга

„ ЪОГ0СТ199ОЗ’1Ч 
Яист. ст.З ГОСТ 16S23-M i

Ц Подвеска 3.0Г0СТ19903-7Ч 
Лисгп ст.З ГОСТ 16523-89 2 •

5 Патрубок £=35р
Т п 057*28ГОСТ10704-91 
W 0 Л ГОСТ/0705-S0

1,

б Фланец $80*059 - Г . ГОГОСТ19ЭОЗ-7Ч лист ст.згосг/Чб37-Д9 1
7 Ось Cm 3 ГОСТ 380-83 2 .
в Болт М8*Ъ5 гостпяя-т * i

----- _ 9 D 1 - 2 H B 7 3 3 - T X H - 2

Нт.КТО Нач. СТО Гл.слеи
и  t - r u r m

Шкаринберезпиик)Александре 1о/гако̂ Го 1 
i бос#
1 БабдоВа

?v-
Насосная станция 4 ‘ сооротного Водоснабжения лроизбооите/гьностыр 10 0 п]\

СтадияЛист Листоб
Р 1n̂hOnTPf

Зав. ер< 
Кнж.

'Qfpcf
j BP=

Клапан поплабкабый. Эскизный чертеж. . общего и иди.
А  □

„ т и с т р о й м ш
ФЬрпат Ад формат А д
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. Ведомость рабочих чертежей основного. комплекта ‘ б  едомость. ссылочных. с/ прилагаемых. Зо/а/л/еп/тк^

Лист ь Наименование Примеча- 
. » ние ..Обозначение Наименование р̂имекзтак

, Ссь 1Ло чные документы
1 О б и л и е  данный .

Z LUxticp оправления Ш. Схема электри* 5. ЧОП.-1 40.. .. Установка кнопок ЛКЕ,
чсская принципиальная распределитель • ПКУ15, переключателей ППТ
ной сети  . . г , сигнальных приборов и авто -

5 Схема электрический принципиальная м атов АП505.
управления (Начало) s .4 o n -m  А  ч е н Установка щитов низковольтных

l L . G Схема электрическая, принципиальная комплектных устройств В
ипр'аёлеНил (продолжение) , f шкасрах высотой 2.2.00мм

7 Схема электрическая, принципиальная 5. ЧОП-64. АЧЧ1-1 Установка одиночных навесных и
управления (окончание) ’ «' п?огяэ:смь1ХящикоЬ,корсбоксзс'.'!симап

В Схема ялеКтриУескаМ подключения щитков освещения и токоподвоВы
(начало) 4 .......................... Я / о -д г Заземление и зануление

9 Схема электрическая подключения электроустановок
(окончание)

10 Кабельный э!сцрНал
11 П л а н . прокладки тр а сс

л ■,
Прилагаемые документы

S0l-t-199.93 -ЭМ.СО Спецификация оборудования Лльвомг
301-2-199. 93-ЭМ.Н-1 Шкаср управлениями. Таблица

* технических данных аппаратов
901-2-193.93-ЭМ. Н-2 Шкаср управлениями. Чертеж

общего вида
901-2-199.33 -ЭМ.Н-Ъ Шкаср чпоа&ммия ш .  С х е м а

электрическая соединений
901-2-199. 93-ЭМ.Н-Ч Шкаср управления ш

Перечень надписей
SOI-2-199.93-ЭМ. ЙЛ? Ьедомость потребности в' Лльбом 2.

материалах
9 0 1 -  2 - 1 9 9 . 9 3 -  Э М .  З Р Ьедомость объемов строи* ЛлЬбомЯ.

тельных и монтажных работ

te

Ти п о в о й  проект p скрабам 6 соответствии c, 
требованиями экологических, сачитормо-гагиемиских, 
пр о гп и б о п а о р а р н ы х и других норм, действующих • 
на . территории Российской федерации.

Главный инженер 
Главный* итэрснёр .проекта 
привязывающей организации.

срормат А 2
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В6од~3801ггов; 41 кВт

\Ъ
ХзXа*1

Поз.
обоз НО' 
чсние Наиценобанце, . . Кол. Примечание

Шкаср управления Ш
‘ ■

Блок ипрабления ОАХ. 08(1.214-86
\auA2 65130-3814 УХЛ4 2
АЗ.А4 65130-3514 УХЛ 4 2

А5 д в т - г ч т г у х л ч t
а п Выключатель BA51~31'32Q010P 1

-о о у х л з . i p  ю о а . от о ю зр
ГУ 16- 641.00^-63

SF1 Выключатель В А Ш -2644-20 УХ/?*/ 1
и -  2208. Уо 4А. ТУ 16-641.004-83

Аппаратура по м ест и

Электродвигатель, и~380В
Ml М2 AUP 180М2Ж. 30к В т; 56А 2 По
м з .т AU P160S2M . 15кВт; 28.5А 2 * проекта

HS ' И  к В т  2.4 А 1 ,гл*

5
I
1-
6«зг>

Обозначение Л И М 2 И З М 4 М 5 —
Тип A U P 18 0  И  2 Ж A U P  180 П 2  Ж A U P  1 6 0 5 2  Ж А и Р 1б о $ г ж Комплектно с насосом —

Нашность[кдт'< 30 30 15 15 и 0 .6
Ток (А) 56 56 2 3 ,5 2 8 ,5  ■ г м 2

Наименобание
оборудования

Насосы
охлажденной боды

Насосы
нагретой боды

Дренажный
насос

Цепи
упрабле*
нияНасос t Насос 2 Насос 1 Насос 2
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J?t/0 2 P0 A/N6  ̂ зомыкания 
термометров

PS (nooJ/

домтсгкm od

ТГП - { о о з п
Wrosoovc*
контактов

{аппаратура. о*лог»с.
.данной ‘ бооы <п. -soec е̂ °е ^о*с

L~̂ r°r г Н = 1

Т Г П  ' Ш Э К

оуозноче- 
n u t  . 

ftOWCATOC
m e
-^о°с г^° с  +$о*с

h f r r t - f l

Диогромма замыкания Диаграмма замыкания 
Мнтоптоб^аеоеал^ча*

to<

О й о з м а ч с -
л о с

п о н г о л г о / !

Давление (■
UQCQCOMU

Ш ы  з а
/ л Т С / С Л / i

—

i 1 

!!

п к у з - * г и - 0 Ю 1

( Ь с д и и е и ,

lOHTQKTvt)
Чо/юясем* р у т ы

0 *  45
t - г X — —

3 -  А > < :
VCMCUH
упраблс’

ния

Съем
с о г н а -
А и з а и и и

C c / 2 « Q .
л и э о ц и л

Диаграммы замыкания 
$Л/, 5Л2

к о н т а к т о в  п е р е к л ю ч а т е л е й  

S M . S A Z  п о с т о й  S f . $ 2 t $ 3

ПКУЗ - 12С * 3031

ГогЗш(£««1
«or<To/tw5

Способ фиксации С
Положение pt/KOxmw
-AS 0 f А5

/-г X — —
.з-А __ > < ^
S’ 6 ■ х —
7-г —
Э'Ш X —
n-ta —

P&tWM
\упро!)ПЖ'

1 0 г
Woсое/ OmitА tfOCQCZ

ПЕ031
Соединений
понтакмоб

ПоложениерцлоятКи
-SO" 0• ♦Э0‘

/•г X
'

- 3-4 XРежим
управления Абт. ОтклWecr.

6 схем/. у продления 
бснтиляторами градирни

б слел/у Sucner&vepcnou 
сигнализации! бклнзуение 
насосной станции)

л/з
j "зъ^ш34

т

т
*  * 7 « «

73 7у  03 ЗА
/25[ 1

/2А

,

//рибязог#
Па ч о т Я С е м и н  (
1л. coco. Т ц е и е  ч.fi./wwr. Суго»/ооо
З а б Ж W0P0MQf<0̂-î ŷ

(///S.V®

Диаграмма \ 3Qмыкания 
понтаптоб датчиков -  реле 
уровня Pi P8,PS {поз. 7,3.9/

рос jsiSI '
Qt)02hQ4Ct1Ut
nQrtmotvnoS

бЧ ГЩ 5

AS”,
/гг а П /

пу 6У дву

Схемы быбод о до«^олто5 
постой • упроблс/уия

$f, sa S3
6/U
Т

®  ф 
©  ©

$лг
Л

®  ®  
©  ®

$fif 553
©  ©

ж
56a 56%

©  ©  
©  ©

53».9
552

Ь сгел/у диспетчерской сигпали- 
зоции (обария б насосной станции)

. д/г
S3 SA 

^  К О *'* ]/3/
. бз SH/Npa
U ■ • ‘ ‘ М

т - г  - и  7.93 -эм

Насосная станция обо- 
ротногоДадоснабжения ^
npQUZ§cdumz/lbHOCTt>H) {№%
Схема электрическая 
принципиальная упроб- пения (начало/

Стадий Лист Листа!)

А О  , .  „
„ Г Л И С Т  РОИИАШ
ф о р м а т  л 2
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Привязан

UhB. A''6

Нач.отд.
Гл. спецH. нонт.
&_4_^

И ёнйн~
йта
Сигснооа
TbpanoHol

д о ь а - ш . э з - э м

Насосная станция оборотного 
Водоснабжения производи -  
т е л б н о с г л ь ю  /0ш у 3/у

Cmadur

Слс/vc? э л е к тр и ч е с к а я  
принципи альна я упрабления  

Г  (продолж ение /

Лист Листок

гпистраймАУ'
.Формат АЗ
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OO
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п
6
10

П О 'Х
rjbon ta- Н а и м е н о в а н и е

/Год П р и м е ч а н и е

—
Ш к а ф  ц п р а В л е н и я  Ш  ^  ‘—

—
A I, А 2 foo/f у п р а в л е н и я  55Я0-3№ Г у х л 2  

О л х .  ОМ, 2 / 4 -< 5 6  ^  :
2 _

А З, А*/ б л о /t у п р а в л е н и я 5 5 / 3 0 * 3 5 7 4 9
о  n  V  П .9 / |  O fh , ЛГ\ 1 —

С

А 5 б л о к  о / 7 р о б л е ж / я 6 5 / 3 0 -2 4 7 4  л < / х л / г
X .

08X.089.2lP-86 '

н и Л р л / o m t/ p q  4 С -/ 2 0 / 5 У 2  С/** 2 2 D A
/

Г У / S - 5 3 5 9 3 0 -7 6

H L IM L 5 /1рм о/яира А С / го / з у г
6

н и в  М 7 Ж - 5 3 5 . 5 3 0 - 7 6

H i  G.*. Т а б л о  c S e m o S o e  г с б У З  Ц - г г о к
*0

HU5 ТУ16-535.929-79

« ( ,  к г Р а л е  П Э * 3 7 -6 2 5 3  4 ^ 2 2 0 8 4

К5, //6 т у  fe  -5 2 3  6 2 2 -5 2

п ч к в . т Р е л е п э - ъ т - о г у з  и ~ г г о & 6

•4/3.W3.WJ Т У / 6 * 6 2 3 .6 2 2 -8 2

Р е л е  п э - 3 7 - г г у з  и ~ г т 5

ТУ/6-523 6 2 2 -  8 2

К Ц  КТЗ Р е л е Р М Н - з з - г / г  у х л у  и ~ г г о в г

Г У / 6 - 6 4 7 . 0 3 6 - 0 6—
х т г к т у Р е л е Р Ш - 3 3 -/ / ?  у х л / г  и ~ 2 2 0 В  ' г

Т<//6 -697.036 -  8$
~~ К Т 5 Р е л е  P H B I I -3 3 - / 2 2  У Х Л 9  и - 2208 / '

т у  / 6 -5 4 7 . « 6 - 8 6

•ЗА/ П е р е к л ю ч а т е л ь  ПКУЗ -/ 2  С  -  5 0 3 /  .У З / * # 2

5 Л 2 Ti/ / ff-5 < / 2 ,0 < / 6 -6 6

5 А З П е р е к л ю ч а т е л ь  ПКУЪ -Ш 'О ии УЗМ8 /

7 у  16 0 4 6 - 6 6

щ

i

/703.
O ftW ttO .
чение Наименование Кол. Примечание

33/,563 Выключатель кнопочный к р г
исполн  /. /770/7/г, </е/7А/. 7 У / 6  -  64,?. 0 /5  * б  V

5 6 2 Выключатель кнопочный К б  о / / 5 3 1
исполнЗ, то л к  кроен. Т У  16 - 6 4 2 .0 / 5 - 6 4

5 7 / Выключатель 6 М Ч - £ 6 - № щ£ О УК Л Ч 1
Э р 9 А , V ~ 2 2 0 8  Т У / $ -8 9 1 .0 0 9 -8 3

5 7 3 Выключатель 6 Л / 4 - 2 6  - / 4  * 2 0  * Ш 7 4 3
S K 5 U “ 2 2 0 8 , (7р < 6 А  Т У 1 В - 6 И 0 0 9 - 8 3

Y J I M W Д и о д  к д г о з л / 5

~~ Аппаратура по мести

H A 1  . Збонок м3 -  2 5 5  С/ ~  2 2 0  6 /
T y S S O S -  / 0 9 3 -7 6

— Эл ектпо д о иготсль г

A U P  1 & 0 М В Ж  30 к В т . .Д В А П о  проекту

М3  М 4 ЗлектродВигатсль г , t T K "
A U P  16 0 3 2  ЫС . * /5 л б 1гп . 2 S 5 A

— j r v / 5 ^ 1 ЭлектроВВигатель. /
U  кВт, - 2 ,4  А *

Я/, ^ Датчик  -  о с л е  З о б л е н о я г /70 3 5 ,6

Л Л  - / .б .  лоебе/7 • $... 1вкгс/смг
Т У Р У - 0 2 .1 6 0 2 1 7 - 8 3

£ 2 j P < L
0  е?

Д атчик- О С Л е  Ц Р О В н Я 3 / 7 0 3 .7  0 . 5

Р О С - З О / У Х Л З 'З  Т У 2 5 •  2 9 0 8 .0 0 0 9 - 6 8

0
§ГО

/703. ‘ 
ббэзпо. 
чемие Аао* елюбо/у< /е Лал|.OpuwevoHue

Р6;Р7 Т е г м с ы е т о  м с н с м е т о и ч е с к и ^ Г 2 лоз. /2
т г п - ю о з к - м ! ,  п р е д е л ы  и^ ме ренияВО^ зос
Т У25 -73/0.0070- 87

5/.S2 П о с т  и п п а б л е н и я  к н о п о ч н ы й 2
П П У 15-21.231-90У 2. Т У  16 -S26.333-S3

53 П о с т  ц п о а б л с м и я  к н о п о ч н ы й /
П К У 15 -2Ш 1- У0У 2 Т У  16-$26.333-83 _________ — —

9 0 1 - 2 - ( 9 O T - B M

HQQQuiqft стомция 
QQCfl0m*tD23 UOuOCtiQQftCSMUfl
npQVZ6Q(3um£flbtiQCTbtQ WH2/*
Схема электрическая 
принципиально* управленияrtQnOt140HUGi ..ГПИСТРРИИАШ

с р о р м о т  А2.







О - Tpcjcca .. Проход через Кабрлц, пробода
*§ п-

||
Г

Начало . Коней

трубы §

1 1  

ц

по проекту проложено
Карни*
робка

Услов
ный

проходмм

Алина,
м

Марка, 
напряже• 
ние

Кол.,
числожил а сечение

Длина
*6%,

И

Марка,
напря
жение

Кол. t 
число жил и сечение

Длина. 
.. м

1 Шкаср управления Ш Электродвигатель М1 1 П50 
КЮв 7

3
1 А8РГ660 з*тчо 1 7 1

. 2 Шкаф управления Ш Электродвигатель М2 2 Я 50 КЮ81
г
1 А6РГ660 3*16*140 Г $ 1

. 3 Шкаср управления Ш Коробка клеммная КК1 АКРВГ 19*2.5 1 4  1

4  , Коробка клеммная Klf 1 Паст управления S1 АКРВГ 10*2,5 1

5 Коробка клеммная КК1 Пост управления S2 АКРВГ 1Q* 2.5 3

б Шкаср управления Ш Электрод&игат ел ь ИЗ 6
пег
кюзч

г
1 АВРГ660 3 Ц$*1*Ч 7

7 Шкаср управления Ш Электродвигатель НЧ 7 к?оЬч 31 А8РГ660 3*6+1*Ч а

8 Шкаср управления Ш Коробка клеммная КК 2 АКРВГ 14x2,5 ч

9 Коробка клеммная КК2 Электродвигатель HS 9 к т ч I комплектчо с насосом

. Ю Шкаф оправления Ш Пост управления S3 АКРВГ 5*2.5 2

.11 ' Шкаср оправления Ш Коробка соединительная КС 1 11 п з г Ч АКР8Г 19*2.5

Шкаф ипоавления Ш Звонок НА 1 АКРВГ 5*25 3

Сводка кабельной и трудной , продукции 
Кабель, ГОСТ433-73: Кадель, ГОСТ 1 5 0 8 - 7 8 Е :

А В Р Г З * 6 + 1 * 4  6 6 0  -  1 5 м  А К Р В Г  5 * 2 .5  -  5 м
■ А 5 Р Г  3 * 1 6 + 1 4 0  6 6 0  -  13 м  ' А К Р  В Г  1 0 *  2.5 -  5  м *

А К Р В Г  1 4 * 2 .5  -  У м  
А К Р В Г  1 9 * 2 5 -  12м

Труда полиэтиленовой 
средняя ГОСТ 18S99- 83 '•

ЛАД 32С -Юм
П8А 50 С - 5 м

Вбод гибкий ТУ36-1684-85 
К 1084УЗ -З ш т ..  .
К 1081 УЗ - 2  шт.

Прибяэан

0нб.1/х

э о ь г - в д а з - з м

Насосная станция о Оорот- 
ного водоснабжения . 
производительностью ЮОгпч

Стадиг>\Лисгп \tluomnI)

Кабельный, журнал.

10

A D , .
ГПИСТРОЙМАи

формат А 2



Ал
ьб

ом
 /

П л а н  н а  о т м - 5.000

Поз. Обозначение Наименование кол.
Примы
чание

5.407- 140 Установка кнопок п к е

ПК у (5; переклю чателей пп,
сигнальных приборов и сл::о*
м о то в  ЯП 505

5.407-m .H Z iO Звонок М З -гу б н а  сте н е  \
S.407- 140.1 - ISO . П о ст кнопочный т и п а

rm w .ztiz i... г т ч15- и м  ■
на стене

5.407-140.12 -180 П о с т  кнопочный т и п а
ГЖ У15.21. 251... П,54/5-21.351 '
нсv стене

/п о -у г Заземление и  зануление
эм ктр оц стан овок

£407- №  A4&S Установка щитов низковслЪг*
ных комплектных истоойстб
в шкасрах высотой йеоомм

S. 407.84 ЙЧЧ7-1 Установка одиночных навесных l
прстяысных ящиков, коробок
б зажимами шитков осбешечи-
и тохоподбоды

5.407-54. 250 М4 Коробка У 615

1. bet металлические нормально нетдковедущие чисти 
электроустановок, могущие оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции, занулить согласно. ПУЭ.

2. Позиции монтируемых приборов и аппаратурыг а такж е  
нумерация и ти п  проводок со отве тствую т схеме под- 
ключения листы  8,9.

’ 3. В прямоугольниках на Выносках указаны номера 
трасс проводок.

4. Размещений проводок, приборов и аппаратуры ■ * 
уточнить при монтаже.

5. Монтаж электроустановок Выполнить согласно 
строительным нормам и правилам сниП 3.0S.D8-8S

с. Трубы для кабелей прокладываемых В полу 
• заложить на отм. - 3.050.

-̂̂ Устанавливается по проекту иРТХп /.ист5,

П р и в я ь а н

U h 6. ы 5 |

УвУ.ЙК?
ŝâ LHJsmn

Семин •r
7“иене. '

901- 2.-19 7.33-ЗМ

\Ct c 5us

прбиз.

План прокладки 
т р а сс  м  и ге •

Лист
11

/u s/по $

AD,
СПИс т р о и м а ш

yopriam А г
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42

42

?о Г)CJ Обозначен и с ч - Наименование. ч.о
Приме
чание

-

Л о л у « гн Л 7 £ 7 1 ? и Я  ' ■.
■ ' ' - /  , '

9 Q i-г - 137.33 -  э м .л - г V o o m e jtc  общего /
- - • бида

з о г - г - / я ш  - Э м м - з Слепа злекгпричсс- 4

поя соединении
AV 3 0 ! - г - 1 3 7 .3 3  - S N . h - t , Перечень надписей 4

’

Сборочные единицы

б л о к и
/ B S 1 3 0 - 3 8 T I  г у х л к ■? ■ м / .у г
г 5 S I3 0  - З 'Я Ч  Цхлч ^ Д / v V

5  о / з о  -  г у ж л / / М У

Привязан

ЦпЪ.Ы*

HQ40T<[.

Рук. ip-

Ссъин cA&UZZ::
Гисис зС?̂ < Г  
Сигопоба X v u z ^ A  
ncnoĵ O'ipSA .

X

5 0 ^ 2 - Ш 7 .д 5 -З М Ж .
Ш-паф управления Ш. 
Таблица технических 
бамных аппаратов

\Лзт •'УС/Я ЛистеИ
I L L 1 Ч
I A D  ,
.ГЛ И С Т РОИИАШ
формат A*t

-\

1
0 *

огоо
«■о

с : Обозначение ИаименоВание 1
Л /к /л ге -
у 0 Ж / £

13 Диод цдгозА 13 VAL.VM19
* * блок зажимов 12 ХЧ...Х9

бзгч-чпгз-б/бзз-ю хгч.лгя

« 5 /  /

Переключатель 1 $АЗ
ПКуз-fg U -Q W f
УЗ MQ

1В выключатель кнопочный / 533
КЗОМУЗ, осп. /,голмер

ч Табло световое HUi...
тс в у з  . и ~  ггов миЬ
Арматора v  2205
АС ISO 1333 4 HLZJ1L5_

« АС ISO I59S ■ / ни
*

н$з i

2 0 Переключатель 2 SA/.SA2
ПКУЗ~ 12с 'ЗОЗГХЗмВ

Привязан

Uно. */•

9Ш-2-Ш7.93-ЗМ.Н-1
Лист
3

&
!•

о
оЮ

гзо Обозначение Наименование Кок
Приме
чание

•JV
н1 t

Выключатель 1 О Н

6 Л5 1-з!-згао/ор - оо
ухлз :J p M A . qtchoJ q

Выключатель 2 S ri

5 л / 4 -г а -/ 4 -г о * / т $?3

J s M _______________ l

* Выключатель 3 SF3.SFli

В А /4- зв~ И- гоухль SF5

За 1.6 А
. Р с л с -п э -3 7 -ггу з i J K3JK6JС7

и ~  3205 л №г кн 
KM..W

g Реле ПЭ-37-42УЗ 7
КЧ.Кд
л/гл/з

и ̂  ггов шё.шз
РС7

Реле ПЭ-37-бгхз * л/, л г

и ~ 3305 KS.K9

/с Pern PUSH-33-212 г К Т 1 .

пяль и~ ггов ПТЗ

11 Реле РП8Н -33-Н 2 3 птг.кЦ
ухло. и ~ ггов

\г Реле Р к в П -З З -т < л г5

ухлк и ~  ггов

При 5 язам

= F
ин8. нг.

— г -  
— r z

9Ш  - 2  -  Ш 7.95 -3 МНЧ
ф орм ат  4 4

срормдт А Ь

&
1

оXою 1 Обозначение Наименование №
Приме
чание

г/ Выключатель кнопоч- $51
НЬ/и К З  O f f  У З
ucn.f. толк, чеоныи

22 Выключатель кно- / 5S3

почныи Кб Off УЗ
исп.5. толк, краем.

23 Табло сВетоВое 6 Н16МЮ

т с б  у з .  и - г г о в «1/5

24 Армотира ~  3305 5 н и в . ~

Л С /20Ш 2 HLZO

Привязан'

иЪЪ.Л*

QD1-2 -437 53-ЗМ.1-Ы
с р р р г ч а г л

Т\э
О о



м

В и д . спереди (М .1110)
Дбери не .показаны

■‘СЗ
У

tr
£

U
Д бери . шката 

Вид спереди (Mhto)

Вид А
{Ш’50 :

Шины силобые
r$8QB;J00A.

1. * Размеры для справок *
2. 8  контуре табличек и аппара 

mob указаны номера надписей 
по .перечню надписей» „.
5 Шкаф одностороннего* обслу* 
жибания..

.

ВШ -2-197.93-ЗМ .Н2"
.

Привязан Ш с о с н а я  станция оборот- 
t f o s o  й о # с с я с г 0 .л с е № я  , ,  производительностью Ю0п7ч

СтадияЛист Л исто 6

Иач. ото Сенин ( t r *
1I Гл.спец. Гисис. С

Н. контрСиеаноБа Шкаф управления Щ. , . 

Чертеж общего вида..
А □

ГПИСТРОЙМАи"
| Заб. ер. ПарапонсЫ-̂ ту

UHb.N* I \"v
формат А 2
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Формат А2.



Ш
п.

_и
4а

та
,К

ы
1?

.и
нШ

 
’ 

| 
[Ъ

Ж
№

по
Э

л\
пЖ

и 
'д

ат
а\

бз
а7

ГП
Ш

I

S I

Паз. 
обоз - 
моче
н и е

Место
надписи Текст Кол.

Панель
-

1 GLFi Табличка QF1 ~ 380/2208 УрЮОА 1 г
Ввод

2 5 F i ------ -------- SF1 ~ 2208 Ур У А 1
Цепи управления

3 SF2 --------------- SF2 -2 2 08 УрЧА 1

— Резерв
ч SF3 -------п--- SF3 ~ 220В Ур 1.6А. Д а тчи к 1

— реле уровня охлажд. воды.
5 SF4 — »— 5F4~ 220& Ур 1.6 А т Датчик 1

реле цровня нагретой воды
6 SF5 ------ Л------- SF5 ~ 220B Ур1, 6 А -Д а тч и к 1

реле цровня дренаж.приямкс
Аппарат К1 1
Аппарат К2 1
Табличка •ЮН... УЛЮ 1
Табличка VD11... VD19 1
Аппарат КЗ 1
Аппарат КЧ 1

К5 1

9Ш -2-197 .93  ЗМ.Н-4

Р

Шкаср упрабления UJ. 
Перечень надписей.

Cmdiid Лист tЛисгп°&дияI

А О ,
ГпистроймаМ

Ф о р м а т  А 4

10

{2
13
14
15
16

а

18

19

2D
21
22

Л о з . ~
000 3 -
наче- 
ние

Место
надпись

пи
HL2
H1S3
HLM
HL5
H111

низ

HL12

над

$лз
5ЛЗ
SB3

Таблична

Табло

Табличка
ТГа~

ключе

Текст

Двери

Насосная г таниия
ТИ. М2- насосы
охлажденной Воды
Мд. МЧ -  насосы
нагретой боды
М5~ Дренажный насос
Цепи цпраВления
Дент. градирни 1
Вент. градирни 2
Вент. градирни 3
Вент. градирни Ч
ВУ В камере охпажд.
Воды
ВУ В капере нагретой
Воды
НУ б капере охлажд.
Воды
НУ В капере нагретой
Воды
Звиковая сигнализоиия

сиен
Табличка Опробование сигнализации

П т ц!
£ ~ !

Прибязан

U h q . Н 1

9 0 1 -2 -1 9 7 .9 3  ЗМ.Н-4
Лист

3
Фпрмат А4_

Поз. 
оЗоз- 
наче- лис.

Место
надписи

Аппарат

Табличка
Табличка
Табличка
Табличка

Те к ст Кол.

Кб
ю
К8
К9
КЮ
К11
К 12
К 13
К 14
К 15
К16
К 17
К 13

_М5_
КТ5
КГ 2

КТ 3

КТЧ
КТ 1
К19
Рез.
Мд

Ш .
А14
М2

г§ Щ

f lp u fo 13q h

U h 6 .N -

' 9 0 1 - 2 4 9 7 .9 3 -ЗМ. Н-4
Лист

Формат А Ц

sо

t

31 Поз
обоз
наче
ние

Место
надписи Текст Кол.$

23 HL16 Табличка Hocdc 1 охлажд. воды 1
24 HL17 — -------- Насос 2  охлажд. Воды i

- 25' н и в ------- . ------- Насос 1 нагретой боды 1
26 HL 19 —  *— Насос 2 нагретой воды 1
27 HL20 — »------- Дренажный насос 1
28 HL7 Табло Авария рабочего насоса 1

охлажденной воды
29 HL 8 — *— Авария рабочего нососа 1

Нагретой боды
30 HL15 АУ Ъ дренажном приямке 1
31 HL Б ___ „___ Аварийное откп. насосов 1
32 HL9 Аварийное о тк п . 1

вентиляторов градирни
33 и и о Повышение температуры 1

охлажденной воды
3 4 SA1 Табличка Выбор рабочего насоса 1

охлажденной воды
35 SA2 ___ а------- Выбор рабочего насоса 1

нагретой боды
36

~5А1
SA2

на
ключе в - 1 -

Н 1 - 0 - Н 2 2
37 ББ1 табличка■ Писк хтаниии 1
38 SS2 ----- Л-------- о тк л . станиии 1

о 5си
О  О"Э g

Прибязан

ТШ Ц Г

9 0 1 - 2 4 9 7 .9 3  ЭМ.ЬЙ
Лист_

Фермат А 4
N >
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекса Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание Обозначение Наименование Примечание

*Ссылочные документы

1, Общие данные
? Управление и контроль. Схема. . ТМЧ-Ч81-89 Термометр манометрический

автомат изаиии Установка на стене
в. Схема соединений внешних проводок 7/W-/72-27 Термометр манометрический

(начало) Установка термобаллона
ч. Схема соединений внешних проводок на трубопроводе В >15 мм

(окончание) или метаппической стенке
5 План расположения оборидобания TM4-S11-91 Манометр

и проводок Установка на трибопроба-
де.

5.401-11 АПЧ Заземление и зануление
электроустановок

ЛМЧ-Ч99-89 Д атчик - реле уровня
РОС - 301. Установка на
резервуаре.

Прилагаемые Документы

9Q/-2-m.93-/lTXCO Спецификация оборудования Альбом 2
, ■

got-г- тэ з -А п .в м Ведомость потребности Альбом 2
в материалах

301-2-19193-А П .В Р Ведомость объемов строитель*Альбом 2. .
пых и монтажных работ . ..

*

DU

Типовой проект разработан б соответствии с требо
ваниями зкопогических, санитарно- гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Феиирации

^  Вч. Г. Поротненко, Главный инженер проекта 
. Главный инженер проекта 
. привязывающей организации

TMTf

Нач.отд•
Гл.спсц.

-Г-СМШ JUJiLlSL-l 
Сиганоба

Привязан

Листоб

ЭШ -5Ч97. В5-АТХ

Насосная ст анций оборот' 
наго бодоснабзеения „ 
производительностью ЮОвг/ч

Стадия

Общие данные

Лист Листоб'

1
А О ,  

1ПИСТР0ЙМ АЦ
Формат А 2





Наименобание Температура , . __________ __ Давление

параметра 
и место отбора 

импульса
Трубопровод охлажденной боды

Трубопровод 
охлажденной боды .

. Трубопровод 
наеретод воды

. Номер
установочного чертежа Т М Ч - П 2 - 8 1 У с т. 5

Позиция 1 2 5 6

Позиция
Обозна
чение

Наименование . Коп. Примечание

Кабель. ГОСТIS08-18E
КРВГЧ*1 _ * 21 м

КР8Г 5 х1 25 м

КР8ГЮ>1 5 м
_ .  __  ю*1 ГОСТ 8734-75 '
Труба стальная Г0 СТ8Т З Г -? Г

Ц м

т Коробка соединительная КС-Ч0‘ 1У2 1 шт.
ТУ 36.2563-83
Кран трехходовой Нб 185к Ли !5 2 шт.
ТУ26-07-/06/-73
Соединитель НСв1Ч*1Ч20 TS/3&H09-82 1 2 ш т.
Отборное устройство /6-70УЗ У шт.
ТУ 36.22.19.05-005-85
Трубка ТВЧ0-230-8* ОМ ГОСТ 19034-82 5 кг
Труба ПВД 25С ГОСТ 18599-83 2 м
Крил 812 ГОСТ2590- 88 3 КГ

Cm 3 ГОСТ535-88
Проводник П-550УШ  ТУ36-1216-85 3 ш т.

Обозначение Наименование
Жила кабеля или пробода, используемая для 
зануления электроустановок

1. Монтаж защитного зануления Выполнить согласно 
разделу S (зануление и защитное заземление) инструк
ции BCHZ05-64.
2. Дайны, проводов даны с учетом 6 % надбавки на из - 
гиды, побороты и отходы согласно Письму, ГОССТРОЯ СССР 
о т  т г .  1919 г* ^ 6 9 - Д
3. Позиции приборов указаны согласно схеме автоматизации 
ли ст 2,

16-10
У

16-70

% 1 П И  * (Ч МПЧ-У

Позиция ч 3
Номер установочного 

чертежа Установка 3 ТМЧ-511-91 Установка 4 ТМЧ -511-91

Наименование па- 
раметра и место 
отбора импульса

Насос 1 I Насос 2 Насос 1 | Насос 2
Напорные патрубки насосов 

охлажденной воды
Напорные патрибки насосов 

нагретой води

ДаЬ ле ние

Привязан

Цнб. N-

9 0 1 -2 Н 3 7 , ЭЗ-АТХ

Насосная станция оборот- 
цого водоснабжения произбо* 
дительносггьго Ю0м3/ч __

Сгадит. Лист Листов
Нач.отд. Сепии < Р 3Тл. елец, 
it конт

Гисис < 
Сиеаноба Схелш соединений - . 

внешних проводок 
( начало)

А □  , . 
.ГПИСТРОЙМАЫ

заб. го. Парамонов
— 7 ^

Формат А 2



33

Наименование 
параметра 

и место 
отбора 

импульса

У р о в е н ь

Камера охлажденной _ . боды . Камера нагрет ой боды Дренажный приямок

номер
УСПШ£ т Р&тР ТМЧ- 499-89 ТМЧ - 499-89 W 4  -  499 -89

Позиция 8 7 9

Трубка Т840-2Ъ0 -8-0.6

•1.300 о.$м

V ..(П\ з о ,

-2.6 00
"Ф

- \ У

Урц5каТ&Ч0~2Ъ0‘8*0.6

.го
Е

/Колонна цровня ~  
нагретой боды

КРВГЧх1 ш

т5о
С :

13
Привязан

U h B. а/1

Н а ч  о т д .
Сч с д  о т д .
Н . к о н т р
ЗаЬ. go.

Сенин
Гисис
Сиганоба

f l a p a n o H o L

□ □ 1 -2 -1 3 7 . В З -А Т Х

Н асосная с т а н ц и я  [Стадия 
оборот ного Во&асна&хения 

производительностью ЮОгг/ч
Схегю соединении 
Внешних проводок. 

(окончание)

Лист Листов

A  Q , 
ГПИСТРОЙМАи

Форпат А 2
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:d
S

П л а н  на о т м . -3.000

Привязан

Unb.tJ-

Ж

Обозначение Наименование

О

Отборное устройство, первичный измерительный 
прибор или датчик встраиваивасмый Ь технологи
ческое оборудование или трубопровод. _

fcrrji
Прибор, регулятор, исполнительный механизм, . 

.электроаппаратура и другое оборудование 
' устанавливаемое вне щитов

1. Позиции монтируемых приборов и аппаратуры,а так-
. же нумерация и тип проводом соответствуют схеме сое

динений внешних проводи, листы Ъ,Ч.
2. В прямоугольниках на выносках указаны номера трасс 
проводок.
3. Размещение проводок, приборов и аппаратуры уточ
нить при монтаже. > ■

, Ч. Монтаж приборов и средств автоматизации выпал * 
нить согласно нормам и правилам СНиПЗ. 05.Q6-85 
5*Устанавливается по проекту „ЭМ*лист 11 .

Н а ч . о т а
7}. спей.
н. контр 
ЗаЪУгр.

Сепия
Г и с и с

С и г а н о б а
Парамонова?^

'ZexMs7-

m - 2 - m  9 3 - а т х

Насосная станция оборот■ 
ною ооооснаблсения произ■ 
Ьодительностью ЮОм$]у
План расположения. 
оборудования и проводок 

Л7/-25 ^

Стадии Лист Листов

А О ,  -„гпистроймлы
формат А 2
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Ведомость рабочих чертежей основного ком плекта

Вист Наименование Примечание

f Общие данные
a План, разрезы. Схема расположения плит покрытия
г армирование конструкций
ч Узел L Установка сольника

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение • Наименование Примечание

Ссылочные докименты
гост аого-зо изделия железобетонные для смотро

вых колодцев водопроводных и канола-
зоционных сетей

г о с т  звзь-вя Люки чугунные для смотровых колодцев
J.006.Y-S Сворные железобетонные каналы и

тоннели из лотковых элементов
" вып. Плиты, опорные подушки. Роба we

чертежи
и Вып. г-г Узлы трасс Лотки, плиты, балки 1

5.900-г Сальники набивные
Сетки сварные для армирования
железобетонных конструкций

Прилагаемые документы

9 0 1-2 -19 г$ Ъ 'К Ж И -Т Т Технические тредоЕокш к изготовлен чрпатцр сяЗад,
901-г-*97.93-ПЖи-01 Сетка арматурная С/

-0$ Сетка арматурная С2
-03 Сетка арматурная СЗ

Сетка, арматурная Ch
-OS Сетка арматурная С5

got-г-197.9 2 -пжи - м / Крышка деревянная Kfl-j
т-г-тэб-кме -е м ведомость потребности в мате-

риалах на сборные конструкции
9 0 t - z - m s 3 ' K 3 K - в н е Ведомость потребности в мате-

риалах но монолитные
конструкции

Типовой про turn разработан 6 соответствии  
c требованиями экологических, самиторно'■'гигиенических, 
противопожарных а других норм ̂ действующих « о  тер
ритории Российской федерации.

Гловный инженер проекта бТЛоротненко
Глойный инженер проекта привязывающей 

1 OQicmusQwju

Ведомость спецификации

Лист Наименование Примечание

г Спецификация к номером нагретой и
охлажденной воды___________________ ___

3 Спецификация к армированию камер
нагретой и охлажденной боды

■

Общие указания

Ps Р3 Р{

U Рабочие чертежи строительной части помер 
нагретой и охлажденной Воды выполнены по строи
тельному заданию настоящего типового проекта 

ffi За условную отм етку0.000 принята отметка 
чистого пола производственного зданияt 6 котором распаяй- 
гается машинный зал но сосной станции оборотного 
Водоснабжения

IZ Камеры погретой и охлажденной боды запроектиро- 
бань/ В соответствии с полоо+сениямиСНиП$.01.01-<55,, Нагрузки 
и воздействия, еНцП 2.03.0Р84 „ бетонные и железобетон
ные конструкции, СНиП s.OkQS - вЬ Водоснабжение,Наружные 
сети и сооружения, Нормативная временная Вертикальная нагрузка, 
действующая в уровне перекрытий принята 1 тс/м*

/ Л  Конструкции камер расиитаны на прочность о т  
действия расчетных нагрузок приведенных в таблице  
8 со отве тстви и  с изображенной расчетной схемой , 

поперечного сечения, Днище рассчитано как плита, 
опертая по контуру

13 Грунты основания приняты сухие, непросодойные, 
непучиниетые со следующими хоро/тглерисгоигсами: 

-плотность грунта у*1.вт/м*;
-  угол внутреннего трения V
-  удельное сцепление С**2д/7а (0,02кгс/сме/

• " модуль деформации Е  * fh,7 м па ( ISOкт/см *];
, -  коэффициент безопасности по грунту Л>*/

Рб Рч Рг Рб

Погрузки на к о н с тр у к ц и и  камер

Наименование в ид
Обоз-
н а ч е т епа
exewe

йозер- 
<рцци- (ягпгся 
«РУ з л и

Расчетныенагрузки
тс In г___ _

1 Собственный б е с  конструкций J J t.i/O.Sj по проекту

г.Гидроизоляция, стяж ка 91 / . г 0,05
З.вес грунта на перекрытии ? г / . г / а ф , Q44

ч.ЬокоЬос давление грунта на 

стены снаружи при отсутстви и  
грунтовых вод

Р/

Рг
а

o.ss 

з .91

$.6око5ое давление воды на сте 
ны изнутри

брснен' ныс. ало 
тсльнм

Рз

Рч
/ . г г.оь

6.Полезная нагрузка на поверх
ности земли ( давление на перек- 
рытие)

р № U

гПолезноя нагрузка на поверх
ности земли ( давление на стены  
снаружи)

Ps

Ps

1.г 0,56

Шй. й*

Тип
Нпотр 
Г/т елец.
Зоб, гр.

К о р о т н с н к }
С и г а п о й а
Ллёлссвб
Фролова

ш

Н

Привязан

Jfuooi)

Э Ш - 2 - Ш . 9 5 - К Ж

tlOCOCHQ Я с т а н ц и я  YJmopu*
оборотного Водоснабжения 
произ боичтельностьн} iQQ
К а м е р ы  нагретой и 
охлажденной Воды 
Общие данные

Листов

гпистрпймаШ
формат Дг
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1 - 1 2 -  2

лист 4
бетон КлассаВ 7,5 (М/00)

Цементно-

100 USQ 3000
ISO ъооо

нщжняя гидро-
изоляция-обмазка
двумя слоями 
битут ^

- Ш О

о т в  100*150 h*100
о с ь  н а  а т м . 1 .4 5 0

6 4 6 0

С п е ц и ф и к а ц и я  к к а м е р а м  

~ н а г р е т о й  и о х л а ж д е н н о й  В о д ы

ось на отм. -/, 700

торкретштцкотцрка- 20т
днище монолитное железобетонное
бетон класса В 3.5 ( М50)

£ х е м а Р  tic пол о ж ен ия 

плит  покры т ия

П л а н
2380

Марка
поз. Обозначение Иоименобание Кол. Масса

ед.кг Пр1 мс 1

Плиты перекрытия

1 5.006.1-8.1-2-5 П ТО 150.240.14-6 2 1100
г 5.006.1-8.3-1 П Т 300.180.14-3 1 1880 !

_3 3.006.1-8.3-1-7 П Г  15.240.14-3 4 650 |

балки

ч 3,006.1-8.1-1-1 65 2 810

5 ГОСТ8020-90 Кольцо опорное КЦ0-/ 2 50
6 ГОСТ 5634-89 Люк чугунный ,.Т 2 150

Сальники

Ли SO
5.900-2

3 6.9
Ду150 ■ V  _  _  . 2 20.3
Лугво Д у г so200 4 18.8

7 901-2-19Т.95КЖЦ- КД( Крышка деревянная КД-f 2

Материалы

бетон класса 812.5 {М50) 11.4 м3
бетон класса 8 3.5 ( М50) 21 м3

бетон класса В 7.5 [ М/00) 22 м3

1. Общие указания по проекту см. . Общие 

данные.

2. Армирование камеры см. лист 3

т т
И. контр 
О}, спей 
Заб. гр.

Коротнеш ~б~лЩ 
Сиганобо
Алексеев
Фролова

9 0 1 - 2 4 3 7 ,  а з - к ж

Насосная станция. , оборотного водоснабжения 
производительностью Ю0п%
Камеры-наеретои иоклаж 
денной воды. План. Разрезы, 

ta расположения плит по-Щ1

Стадий Лист Листов

ГПИ С Тf t o r t M ,IAU
Формат А 2.
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Спецификация к армиробомиы) камер

Ы 300 350 2 - 2
3S0

6_

<г .
Ш600

г

zoo

-S M 3 L

700 500, 500 ,700,

___J1. 1

щаъбоО * 

Ю •
т л ,

з  , 1

. ^ 0

Арматцрц с т о *  /зыреъать 
по тесту

[50

Vl  !2j  '

3000 Г5(

i O J  [ ъ _  

\ • 3000 !5(
— 7

64!
«п

>0

1_

$

Li*.------------------ U ^ T " ,

: ;  ‘

' ' Л / '
, , шаъбоо

, з‘ ; 

\ r z  л  / . :
) № шаг 600 ,

3

* т- * - * —  i .‘ - j 1 = d - -Ь г.

\ $  / о /

}50 ‘ 3000 f!

\ ± . а \

Я , 3000 |50

6UЯ

J L

П л о и

позиции 3,10JZ см, ведомость Ьеталец

ведомость расхода ста л и  цо элемент, кг

to
е

Обозначение Маименобамие 1
приме
чание

Сборочные единицы '
Сетки арматурные

/ 30h г - 197.93 KHCU'Ot а г 6?Л «г

2 901-2ЧР7,93-КЖи-02 С2 г гй,3«а

3 901-2* 197.SZ’K0KU’Q3 СЗ г 36,7лг

<г 901-г-т9з-пжи-о*1 С4 г 27,0 кг

5 30h£-i91.33IUtaj-GS CS f гг,7ла

6
ГОСТ £3275-85

Ьс4т:!ой гв5‘ 255 о 20, Зла

7
&

' Щ Ш Ш г в ^ з Б 4 35) 5 KS

Ь с Щ $ % г 9 5 * з г 5 // 3$//тг

Метали

г А-Ш'/агасТ57вг-$г t--noo /52 /,05*г

т* А-Ш-10Г0СТ57&Ш £-/500 28 1,1кг

// A-m-8rQGT518i'8Z 6 /30 22 0,05кг

/2 A//Hr0C757Of~52 £=/80 /72 0,07кг

/з* Ах-гггост5781-вг б к о о /<? 4*7

1 ‘

Ud дел и л  арматурные
Марка 
элемента *

Арматура класса
всегоа ~ т А “J

r0CT518f-SS ’ rqcf 575/ “ 52
?>в р/0 Ф12 итого ре рга 0/адго * Отаго

Номера 638,6 ЗЭД8 !QQ7,ti 75,/ I0Q2J5

I Защитный слои бетоно принят 25 мм _
г.Длл фиксации арматуры и выдержки размеров гощитного слоя 

сетки опирают по бетонные спхорики иклодыбосмые но перед мине (Зштмаи^днищк) 
Z-oCfnQHupoooHuc, днища производить о соотоипстОицсасциП3.03.01-а7

и  указаниями, ариВсд щ ньтц 6 общих донных
Ч. Ш о з  с т е р ж н е й , кроме р го о о р е н н ш , £ 00цм

При&яз ОН

J/H&V.

ГИП
h.KQttTp
ТлТспёц.
ЗоО.гд

Корртнены
CuzqhqSq
А о иксе ей
ФдолобйГ

J g 3 .

р ш - г - т з а - к ж

Косо сна я 
оборотном бодаснабжения 
производительностью (QQH%

С то ди п \ли с т \Лис/тюЕ

Камсръг наорет пи иохлажденной ооды
Армцрабстус конструкции

AD , „
ГЛИСТРПИМАШ

ф о р м а т  А &
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1
Альбом 1

i - {
а

(10 5 0 5 о з н а ^ е н и ^ Н а и м е н о в а н и е Кол.
П р и м е 
ч а н и й

М е т о л  и  •

/ _  Ю<ЗОГОСТЮЗ-ТЬ / w
й о т ы  CTi5nna- M г о с т е й 6500 г W  / г г

г „  b*S0rQCftDZ'7S о
i m o t e  с гЗ к п ^ -ж  го с гь о с г з э ^ ^ 4 о ./ г л т

3 Л  О С Л О  8 - 2 5 0,005 M 'S

Л  о с л а  8 = 4 0 3 0 / м *

5 о о Л О «  Г и Д Г 0 С Т 5 Ч Г8 ~  6 f 3 6 Л Г

С т а н д а р т н ы е  и зд е л ия

5 б о л т  N t Q * l Q  Г С С Т т З ' 7 0 */ Q .Q S k n r
б Гай к  о  М / 0  Г0 С Т 5 3 1$ ’ 1 0 0 ,0  / / « г
7 Ш а й б о ю  г о с п з / г з 'з а ч 0 . 0 4 л г

—

•
7Ш7 Аорамлскзс
l/.ftO-W/VC u eQ tiQ QQ
Gz.cnecf. Жлсёё2Г~
оаа ира/гобо. •

* ”7

9 0 Ь 2 - < а 7 Э З - К Ж И - К Д 1

К р ы ш к а
д е р е в я н н а я

к ш

ОшзЬия А/осса Масштаб

Р 7.6 /-70
Лусло 1 ли стой t

А П ,
.ГЛИСТ ЙПИМЛИГ
Ф о р м а т  АЧ

Поз O fo a n o v e w e -Наименование Хол,
Принс*
чание

Документация
3 0 1 - г - { 9 7 № - К Ж и - Т Т Технические требования

к изготоблению арма-
тцрнык изделии

Детали
/ А ф 0 Г 0 С Т $ 7 8 №  С-8 5 0 3/034
г Л * / О - 6 Г 0 С 7 5 7 б / - в г  £ *6 1 5 0 5 глз

• ,
гйп 5оротч.“мг

Н.пбнтр. Сига по оа. b*\U*i*j
Пп.спец плглегеб ч7
Зоб'гр. ерролооо. bV'firrZJ

i  V

9 П 1  - 2 -  < 9 7 .9 5  -  К Ж И  -  D 5

С е т к а
а р м а т у р н а я

Стад иг Mazzz \Г1осшту

Р г г п

/fuent \ лист оп /
А О

.ГЛИСТ РЯКМАЦГ
Ф о р м а т  А Ч

©
ЗсталоВка сальника

7 1 о к р ы т и е -  q c т р а л ь т т з 6 е т р н -^ 5 ** м  
У7рЙертцяок?гцд</ с д о ц  б е т о н

Цементный 
р Ъ с т й о р  ъ  s o

j&nerfQ камеръ/

Г е р н и т  <p А О м м  
' з а щ и т н а я  л р о л л с о 'л а

Т и о п а л о б ь ш
- -  г е р м е т и к .

Придя зон

Цнв.г/»

run
Н. контр.
Гл .с л е ц
Зоб.гр.

AOpOfOrtCKX!
СигомоЯо
Ллс/тсёеб
фро-лаба

р= 9Ш -2-(97.93-КЖ
//q c q c w o j ? cmcr/vtfc/s? 
обо/зогп^ого ^odocnoo?fc£frtar 
производительностью' iOO/l
K Q n /е р ь / н а г р е т о й  и  
охл аж д енной  роды  
У з & Н .У с т а н о В к о  с а л ь н и к а .

Стадия лист

S

Листоь

А О ,
Л 1 И С Т  РПИМАШ*

Ф о р м а т  А Ъ



Альбом /

Т  к по so И ПРОЕСТ 

М - 2 - Ш  S3

Н л сй С И А Я  стЛШ^ИЯ OFOPOTHorcr
пгй и зщ и тЕлттю  №0 п3/ц

Дл1ГБЙМ i

П О Я  С  Н  И Т Е Л 1 )  Н А  я . _  _ З А П И С | С Д

Т & ш й т м  т н ъ в а д т ь
С иловое . гм?ктеоо ьорц^озл-ние 
к&торм’ИзАция ТЕХналагии произро^  *?ГЛ4 
Конструкции ж^леэавегонм/Е

[7 е р е ц е  H I  ч е р т е ж е й  7 С % И

Обозначение Н с ш м е н о б а н и е - г - Срыв-нУ/аччие

- Н

i V

А  А

Ж - 2 А 9 7 Я - т ъ Технические тх>е'ао£<шиг к & ,

41

Н
i t .
И
зв
3 S

иъп>гШёНЧ& нз&ёУин 
Сетка, а р м а т у р н а я  С /  

С етка а р м а тур на я С2- 
С етла  а р м а тур н а я С. 

ветка, а р м а тур н а я  

йстксь й ^на -тур иа -Я  б ?  
Крышка _ Зере£янная_ Kjjpd.

з о у г - т з з - ш - п
-02

м '  -0 3

м -ok

н
М - ,

. - 0 ?  
т - г - ю ж - ы щ \

«аJ- \ZCLH

•гр/лч^ д ̂ Формат Д V

1. Плоские сборные арматурные 
сетки Выполнять при помощи контак
тной точечной сборки.

2. Сборку пространстВенныос каркасов 
проиьВодить приборкой поперечных 
соединит ельных стервеней К крайним Вер
тикальным рабочим ст ерж ням! 
Промежуточные продольные стержни кар- 
КасоВ связать попарно соединительны
ми позициями, устанавливаемыми В каждом 
уроВне поперечных стержней. каркосоВ.

5. изготовление и приемку арматур
ны х и закладных изделий следует осуще
ствлять В соответствии с требования
ми следующих морматиВных доКументоВ: 

|Г " -глоВы СНиПа 2.03. 01-84 „ Бетонные и  
я железобетонные конст рукции*

- ГОСТ 10922.-90 „ Арматурные изделия 
и закладные дет али сбарные для 
железобетонных Конст рукций‘ 
Технические т ребования и методы

испыт аний:
-ГОСТ 14098-85 „ Соединения сбарные ар

матуры железобетонных изделий и кон
струкций . Контактная и банная свар
ка. Основные типы и  конструктивные 
элементыВ

~ ГОСТ 5264-80 п швы сварных соедине
ний. Ручная электродугобая сборка. 
Основные типы и конструктивные 
элементы?

-СП  393-18 „ инст рукция по сварке 
соединений, арматуры и закладных. 
деталей железобетонных конструкций.

Привязан

I
|
1

Йнв. No

2
ТигГ  VoDOTtieHKL
Н.Конг. Жиганова
Гл спецШсксегБ 
&.£ТЩ?£Юл оба 'Шр

р н ?

.902-137.33.ТТ
СтадиА Лист ЛистовТехнические т ребова

н и я  к  и&от оВлению  
а р м а т ур н ы х  иъ- А П

Г П И С Т Р П Й М А Ы

чэо&мат AS I
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Дльбом /

atso
/ Линия сгиба

ЮО

ч$о

гдо
&*гоо=гьсо so

3600
so &

3150

Обозначение.

901-г -  /97.53- кж и - Т Г Технические требования к

Наименобание

Документация

изготовлению арматур-
ных изделий

Метали

А Ш - в  Г О С Т 5 7 8 1 - 8 2 ^ 3 6 0 0

А  Ш ’8  Г О С Т 5 7 8 1 -8 2  6385О

Приме
чание

11
/5

1.03 ns
!, 38 ns

r u n  \ X o p o m n c t i t p
ИАОН7р\Сч2сто6а'
Пп.спсц\плехссс5
ZafopVPpWQb

h,Uluf

9 D I - 2 -  1 Э 7 . Э 5 - Ш - 0 3
Септа

арматурная
сз

Стадия Масса Масштаб

36.7

л и с т  |  л и с т о в  1
А О .

г п и с т р о и т ш , .
Ф о р м а т  АЦ-

г
~ L

75
300
10*300=3000

3 1 5 0

75
fc-

850

г
~ L

65

г—'Линия сгибо 
toт а г

з

150
7 *300= 1Ш 6 5

*530

680

rt
О
С

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
П р и м е 
ч а н и е *

Д о к у м е н т а ц и я

50/“ 2- /37.93- К Ж и - Т Т Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

к  и з г о т о в л е н и ю  о р м а  -
т у р  м ы *  и з д е л и й

Д е т а л и

* № Н 0 Г й С . Т 5 7 8 1 - 8 2  £ - 1 5 3 0 ( 4 0 . 9 4

a A i n -  1 Q  ГО СТ5 7 3 f  S 3  £ = 2 7 5 0 8 а

run
ПМЗиТр.
f7i.cn сц.
Зоо. гд

ЬрОРЗНСНРС
ЪганойсС

Алсгсегь
фррлооа

-Сгйг
Ь£2

а ш - 2 - Ш 7 . Э 5 - к ж и - о г

С е т к а
арматурная

сг

Стадий Мосса уЧасш№>_

ЗВ.

Л и с т "  \уЯис/пО О 1

А О  , ..
.ГПМСТРОИМАШ

Ф о р м а т  МЧ
Л и н и я  с ги б а

400

_______ _ Z _ - _ _ / Z Z I

1

31*200*6300
6400

г$ *2 *Г-

L650

Обозначение НаименоВание Кол.
Приме
чание.

Документация
я ш -г-ш  S3- к ж и -т т Технические требования

к изготовлению орна-
турных изделий

Д е та л и

/ АШ-8Г0СГ57вНвг £=3150 16 Q85
2 Ат-8Г0СТ578Н& £*зюо н <22

1
1
1

* У*

.
Тип rtcpometHKi
П лпнтр. Сигс̂ об а
6]. с псу, .‘йелссеб
ЗоГгр Фрол оба 5|ТЗД/ *

9 Ш  - 2  -  < 9 7 .9 3  -  К Ж И - 0 9
С е тка .

а р м а ту р н а я
сч

Стадия Нассо. Масштаб

Р 27,0

Лист | Листоб 1
А О

„ГП И П ТРП И М АШ '
Ф о р м а т  /\ ц

Яоъ Сботточение fiauMCHoSaHue Кол.
Приме
чание

Документация
ЗШ~2~/97.9з-лжи-7~г Технические требования

к изготовлению арма -

турных изделии
Д е та л и

1 A-jn-iQWCrsmr-83 Ь 1550 32 0.35
г А-т-югосттг-ог £-65 о о 8 M.D3

В
г

JO
&о

run /Торотнгн;
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