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ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ70 

КАПЕЛЬНЫЕ И БРЫЗГАЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ 
ПЛОЩАДЬЮ 192*2 с КАРКАСОМ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

с о с т а в  п р о е к т а

А льбом  i  пояснительная записка 
А льбом  и детзли  и узлы
А льбом  ш элементы сборных железобетонных конструкций 
А льбом  iv двухсекционные градирни 
А льбом v  трехсбкционные грэдирни 
А льбом vi элЕктрогехничЕская часть 
А льбом vii задание заводу-изготовитЕлю на крупноблочное 

элЕктрооворуцованиЕ 
А льбом viii заказньш спЕцисрикации 
А льбом ix сметы
Альбом х подьЕМно-транспортноЕ ОБОРудованиЕ 
Альюм XI сметы на подьЕМЮ-транспоргноЕ оворудованиЕ
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цена 0-7S
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сертификат на автомобиль
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Заглазный лист /
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км-г Технического опгциерикоциа стали 3

Км-3 Схема, установки эстакад грузоподъемных 
талео &ет {двухсекционное градирня/* 4
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Проект подъемно-транапортыош оборудования,уста
навливаемого на вентиляторных многосекционных 
фодирнохс каркасом ш сборных железобетонных 
элементов с секциями площадью /92мг с вентиля
торами 2ВГЮ выполнен по распоряжению 
Оаьпроп строй проекта. Госстроя ссор.

Обслуживание вентиляторов наградиряях, кок 
правило, должно протводиться при помощи само
ходных кранов

3  данном проекте рал работа/, наиболее прос
той  вариант установки на градирнях родгемно- 
транспортноео оборудование, применяемого только 
3 те х  случаях; когда на предприятиях отсутст
вую т необходимые передвижные гругопедъем- ■ 
ные механизмы.

& свази о необходимостью в мносоаекционныхгра- 
дирнах обслуживать вентиляторы всех секцый,пршя- 
т а  конструкция Зля подъемно-тронспортного обору
дования в виде специальной эстакады, на которой 
Закреплены монорельс для электрической талое  
перемещением груза вдоль градирни.

Для обслуживания ерадиони с вентиляторами 2Ы70 
предусмотрена, возможность подвески к монорельсу 
электрической тали типа ТЭ2-5В/ грузоподъемностью2т. 
Обслужившие оборудования и т а л у  .осуществля
ется с треугольной фермы эстакады. Приятом 
на нижних поясах ферм должно/ устанавливаться 
временные подм ости.

Для удобства эксплуатации подъемно-пране- 
рортного оборудования запроектированы мостики едою 
градирни с выносом из зоны выхлопных патрубков.

Для предохранения п к т  вне рабочем состоянии 
о т  внешних воздействии среде/ предусмотрено в 
конце эстакады  укры тие а  виде ящика с 
Кровлей и закрывающейся дверью.

Конструкции во/полнены ил прокатных про
филей, т р у б  и листовой стали.

Конструкции каркасааварные. Монтажные 
соединения на сварке и болтах нормальной 
точности м20 по ГОСТ 7793-70.

Сварку производить электродами типа Э-Ч2. 
Г0СТ9Ч6Г-6О.

Конструкции рассчитанытСНип2-6. 3-62*и 
ОНипЕ-А. If-бг для (У ветрового иуснегового районов.

На чертежах поставлены усилия с учетом коэффи
циентов перегрузок. Материал коясптруций 6огвсп$кт&ле6, 
ВстЗклди С,гёО/ам. техническую спецификацию стали). 
(Летали 6сгв кпё выполняются только площадки, 
лестницы у ограждения.

изготовление и монтаж конструкций вести 
в соответствии со СУиЛ /р-д. 5-бг.

Учитывая, что металлические конструкции градирен 
находятся в весьма тяжелых условиях эксплуатации, 
вызывающих усиленную коррозчю/вжокая влажноытитем- 
пература,усиленный приток кислорода и н/.д)проектом 
предусмотрены мероприятия, снижающие коррозию сякни.

Все элементы стальных конструкций лапроектировошу 
из открытых профилей и труб, что позволяет производить 
осмотр и последующую окраску в процессе эксплуатации.

Торцы труб обязательно закрь/ть заглушками 
и заварить сплошным швом.

Защипу стальных конструкций о т коррозии следует- 
. производите в соответствии с тре8ованияни„РекСн& :даций 

по защите шпальных и желелобгтонных строительных 
конструкций ракокрасочными покрытиями" HUW/ts 
/етройиздат fsr/з/и назначать в каждом отдельном 
случае в зависилюсти о т  химсостава окружаю
щей воздушно- влажностной среды.

Конструкции должны регулярно /У-браза г год/осмат
риваться и в- случае необходимости окрашиваться вновь

Поверхность конструкций под окраску должна быть 
тщательно оицщенси. о т  ржавчины, масляных пятен 
а  опалины до метамииескоео блеска.
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Двух-и трех секционные • 
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Содержание альбома, 
пояснительная эапчекас - 
условные обозначения.
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/. Материал постоянных болтоВ нормальной 
точности В Cm Зкя2% по ГОСТ 380 -7/.

2. Все- заВодские соединения- сВарные, мант&/ппте— 
-сВарнь/е и на Зонтах нормальной точности MJ6; 

М20, Set неоговоренные шёы 0 -4  мм, /громе по нет- 

руктиВных (по Сноб) и расчетных по ладанным 

усилиям .

3. С  Варну элемент а? конст рукций праизВадить 

элект родами т ипа 0 4 2  ГОСТ3467-80 

4- М инимальное уси л и е для прикрепления £ 3. От.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Настоящий черте# выполнен но основании строительные 
и технологических чертежей проекта.

В При разработке донноео чертежа пользовались типовым 
проектом 4.401.49 щ Установочные рабочие чертежи комплект 
ных токопроводов к епектроталям * Украинского государствен
ного проектным институтом Тя#лром$лектролраект

J,
; О* 

\
Наименование

Обозначение
Сортамент

Твхнические
донные
Размер 11

Приме
чания

t / Троллейный токоподвод . АЗ/б.3 исп. { !Ц6
/. , 2 Ящик распределительный 963-31 1 Для 2* [сенцион-

1 кои иродирниWm 3 lr§tf™m^ei0/*fioSô osl UZ5 23.9
35М 4 провод апв 3(>* 4)
1 5 Троллейный токоподвод А316. 6 исп 7 101.3

\шеЗ*\шциок 
I нойwpJtopMi

1 S Ящик распределительный Ш-31
Юм 7 госг? Ц25 239
35м Г Правбд* АПВ 3/1* 4)
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