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О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о необ
ходимости установки пусковых кнопок дистанционного запуска пожарных на
сосов в шкафах пожарных кранов, поступившее из Минрегиона России (письмо 
от 13.05.2011 № 12245-ИП/08), рассмотрено.

В соответствии с требованиями п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 
пожарной безопасности» насосные установки для противопожарных целей для 
зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов 
и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, 
следует проектировать с ручным, автоматическим и дистанционным управле
нием.

При этом, пусковые кнопки пожарных насосных установок следует уста
навливать в шкафах пожарных кранов.
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