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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧШХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1 *

ведомость РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖ ЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА Т П 9 0 4 -1-8 5 .9 0 А Р .

Общие указания

1. Рабочие чертежи автоматизированной отдельно стоящей комп
рессорной станции 5КЦ-160А0 производительностью 800 мЗ/мин осу
шенного воздуха разработаны на основании:

1 .1 . Проекта проектируемой компрессорной станции, разработан
ного в 1989 г . институтом "Ростовский Промстройниипроект" и утвер
жденного Минстройдормашем (приказ № 411 от 13.10.89 г . ) .

1 .2 . Технологических заданий на строительное проектирование , 
выданных институтом Гипрониистройдормаш г.Ростова-на-Дону.

2. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола машин
ного зала компрессорной станции, соответствующий отметке по топо
графической съемке.

3 . Степень огнестойкости здания П . Категория здания по взры
вопожарной и пожарной опасности В . Категории помещений по по
жарной опасности указаны на чертеже плана .

4 . Класс ответственности здания П .
5. Наружные стены здания и внутренняя стена по оси 2 -  одно

слойные панели толщиной 200 мм из керамэитобетона марки 50 плот
ностью f  ~ 1100 кг/мЗ .

6 . Отдельные участки наружных стен, внутренние перегородки и 
стены камер глушения запроектированы из кирпича (ГОСТ 530-80) 
марки 75 на растворе марки 25 "в пустошовку" с последующей шту
катуркой.

7. При кладке кирпичных стен и перегородок предусмотреть :
а/ в откосах оконных и дверных проемов антисептированные де

ревянные пробки размером 250x120x65 через 10 рядов кладки по вы
соте, но не менее двух с каждой стороны проема;

б/ для дверей тип 2,3 установку закладных изделий согласно 
схемам на листе 5 и других закладных изделий и стальных рамок, 
замаркированных на листах 3 и 4 .

9. Противокалиллярная изоляция наружных и внутренних стен на 
отметках -0.030 и 0.550 выполняется из цементно-песчаного раство
ра состава 1:2 толщиной 30 мм.

10. Работы в зимних условиях должны производиться в соответст
вии с проектом производства работ. Возведение кирпичной кладки в 
зимних условиях производить в соответствии с требованиями п.п. 
7 .1 -7 .2 2  СНи11 Ш-17-78. Способ возведения кладки в зимних условиях 
выбирается в проекте производства работ.

11. Внутренние отделочные работы в зимнее время при отрица
тельных температурах должны производиться только при наличии посто
янно действующих систем отопления и вентиляции в помещениях.

12. По периметру наружных стен здания выполнить асфальтобетон
ную отмостку шириной 1000 мм по щебеночному основании толщиной 
150 мм .

Д А Н Н Ы Й  П Р О Е К Т  В Ы П О Л Н Е Н  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  Д Е Й С Т В У Ю Щ И М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  НОРМ АМ И  И  П Р А В И Л А М И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  К О 
Т О Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я  О Б Е С П Е 
Ч И В А Ю Щ И Е  В З Р Ы В О П О Ж А Р Н У Ю  И  П О Ж А РН У Ю  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  
С О Б Л Ю Д Е Н И И  П Р А В И Л  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  ЗД А Н И Я

---------------------------  Р Е Ш Е Н И Я  П Р И Н Я Т Ы  Н А ОСН О ВА Н И И  Т Е Х Н О Л О П Г Ч Б -
У К А З А Н Н Ы Х  В  Н И Х  К А Т Е Г О Р И Й  П О М ЕЩ ЕН И Й  И

ГпжюшЛ т ш р  В . В .
ГпяиншА швншф проекта оргмкмцж* пржвемжша* проест 
Дам

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зда
ний с кирпичными стенами

ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для 
жилых и общественных зданий

ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производствен
ных зданий

ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производствен, 
ных зданий. Типы,конструкции и раз 
меры

I . 400-15 
выпуск I

Унифицированные закладные изделия 
железобетонных конструкций для- 
крепления технологических коммуни
каций и устройств

1 .435.9-17

выпуск I 
выпуск 4

Ворота распашные с ручными прибо
рами открывания 
Ворота из трубчатого профиля 
Рама,петля,приборы для открывания

1.436.2-22

выпуск I 

выпуск 3

Двери металлические противопожар
ные для производственных зданий и 
сооружений
Указания по применению. Узлы. 
Рабочие чертежи.
Двери двустворчатые.Рабочие чертежи

2.436-17 

выпуск I
Узлы окон с деревянными переплета
ми по ГОСТ 12506-81 
Рабочие чертежи

2.460-14 

выпуск I

Типовые узлы покрытий промышленных 
зданий в местах пропуска вентиля
ционных шахт.
Рабочие чертежи типовых узлов

2.460-15 

выпуск I

Типовые узлы покрытий промышленных 
зданий в местах установки крышных 
вентиляторов.
Рабочие чертежи типовых узлов

2.460-18

выпуск I 

выпуск 3

Узлы покрытий одноэтажных производ
ственных зданий с рулонными кровля
ми и железобетонными плитами.
Узлы при уклонах кровель до 10% 
Рабочие чертежи.
Изделия. Рабочие чертежи

3.407.9-133 

выпуск 2

Строительные детали комплектных 
трансформаторных подстанций нефте
перерабатывающих и нефтехимических 
заводов.
Ворота трансформаторных подстанций

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТЛ 904-1-85.90*К О  

Альбом 6
Строительные конструкции и изделия

ТП 904-1-85.90-ARW 
Альбом 10

Ведомости потребности в материалах

ТП 904-1-85.90'АР. СО 
Альбом 7

Спецификация оборудования

Лист Наименование Примечание

I Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 План на отметке 0 ,0 0 0 . Р а з р е з  I -  I -  4 -  4

4 План на отметке 3 ,6 0 0 . Узлы I -  14

5 Фасады

6 План полов. Узлы 15 -  19

7 План кровли. План молниеэащиты

в е д о м о с т ь  СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация элементов к планам на листах 3 ,4

5 Спецификация элементов оконных проемов
7 Спецификация элементов кровли

ПРИВЯЗАН

ИНВ N*

Т П  9 0 4 - 1- 8 5 .9 0 - А Р
Техник Серн ком

Ifcy Компрессорная станция 5КЦ -  160 АОkftAPK. Горская
^гр BecxopoBdad Ям «им
ГАП Петровский га I 7Качотх Саакьянп ,
ГачТО Кигшхо Обш» д авние 

( п о д о )

ШОСТМОССГ
РОСТОВСКИЙ

ПРОШЛРОЙНИИПРОЕКТ
U ohti Толоченхо
ТИП Х а и т а

*4 5 5 9 -0 5  Ч
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| С п е Ц И ^Н К А Ц И К А Ц Н Я  Э/lEMEt4ГОЗ К  П Л А Н А М  Н А  Л И С Т А Х  3 )  Ч

MAPIСЛ. 
ПОЗ.

о в о э н а ч е н и е НАИМЕНОВАНИЕ к о п
МАССА
е д . к г

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

f /. 935.9 -17.выгт. 1; Ч В о р о г а  В Р З о х З о  - у
т 517

2 3  407.9 -183. sun. 2 * В Т / 2
3 1. ЧЗС. 2 - 22. еып. /; 3 А в в р ь ЛМП 21*19/0.75-А S 128.7
4 ГО СТ 14624-89 м А Н Г 2 9 -Ю л п 1 -

5 f .4 3 6 2 -2 2  , лнп. 1‘.2 * ДМП 21Я io/o, 7 5 -8 2. —

е

Г О С Т  6 6 2 9  -8 8

* А Г  2 4 -  Ю п 2 | —

7 * А Г  2 1 -  7л 1 —

8 * А Г  21 -  7/7 1 —

9 * АГ 21 -  7л п в 1 —

ю Перем ы чкаЗП5 3 G -4 5 24о
ft

Г О С Т  9 4 8  -8 9

-  зпь 3 4 -4 3 222
{2 • 2ПВ 22‘3 2 32

13 "  2HS 17-2 S 71
14 •• 1ПБ 13‘ 1 13 25
is •• Ins 10‘1 3 2о
16 ТП9о4- / ‘ 8S.90-KWH ‘ 401 Ч 2ns 22 -34 2 92 \льеом6

17 -  9о2 »  2ПБ 17-2Н 5 71 М

18 Цз а е л и е  закладное MtfH7 -  б 2 2,4
19 1.4оо -  /S То же МП 121-S V 4.5
20 аып. 1 " MHS48 12о 4.2 м
21 •» MHS5S 96 S.3 м
22 »' MHS7o 32.1 11.2 М

2 3 ТП9оЧ-1-85.90-кжи-МН 3 »' н и з 1о 33.3 Альсом 6

24 -МН4 » п н  4 1 13.4 Ы

2 5 -MHS • МН5 2 2.1 *

26 ч НН6 5 10.8 м

2 7 ТП 904-1-85. So -КУсЫ -ММ 6 ч МН7 5 15.7 фф

28 *• мн а 5 2о.6 II

29 ТП904- 1-8£.9о -ЮКН-М49 /# МН9 ~ 0.3 фф

30 * ЗА1 5 6 1.5
31

' 1.436.2. -2 2 . t вшгг. 1
"  М 2 13 1.5 |

3 2 3.4о 7.9 -  133 вы п.2 и А -1 16 3.7 \
33 ТП9оЧ-1-В5.9о-кжи-Н1 Н а щ е л ь м н к  Н 1 ю 5.9 Альвомб

39 ТП90Ч- 1-8S.90-K/K* -  Р 1 Рам к а  Р1 1 2.8 Н

35 -  Р2 •• Р2 2 14.3 ФФ

3 6 -Р З РЗ ~ 12.8 ФФ

3 7 - Р 4 РЧ 1 5 .6 ФФ

38 -Р 5 Р 5 1 3,7 ФФ

3$ ~ 14 Гост В 2 40-S3  
шв*л^1‘асгзпс.й-1т^ 1ч-эо2$-& По узлу 4

ИА
в -З о о ~ 4.7 листа 4

Но Шаелмvpj2 гостё&4о -вЗ ш Встзпеалтун-Аоц -во
ПОУЗЛЩ7

НА
6 * 4 3 0 ~ч~ 5 ,7 листа 6

41 . 9 0.71

■ 92 * Н Я Й Я И » « 1 ~ 16о

93 ТП9о4- 1-BS.90 ‘КАИ -Щ 1 Щ и т Щ1 5 391 Альаомб

49 -Б  / Ба л к а  61 5 49.6 Ф9

95 3900- г Са л ь н и к  А у Чо о  е*£оо 1 76.5

46 5  900 -  г , и Д у  8 о  е*2оо 1 6 ,6
" 4 7 Ф8А1ГОСТ5781-82  £ « 6 » е 23 0.24

48 Болт5И12*Зоо1Ьст293 79.1-8 2о 0.3

49 АЦ труба  БИТ 100 Гост/839-ас 
е  * 9оо 2 6 — УГГФХ1Ш

ъ и ш м

Ш . м а ш . Г Т Т  J

В ед о м о ст ь  о т д ел к и  п о м ещ е н и й
п л о щ а д ь  м а

1 2

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЛИ

ПОТОЛОК С1
ПЕР

ЕНЫ ИЛИ 
ЕГОРОДКИ

НИЗ СТЕН ИЛИ 
ПЕРЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ)

колонны БАЛКИ
ПОКРЫТИЙ

ДвГЕвяиные 
и стальные, изделия

СТАЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

НОМЕР ПОМЕШЕНИЯ ппо
ЩАДЬ

вид
ОТДЕЛКИ

ПЛО
ЩАДЬ ВИД

ОТДЕЛКИ
ПЛО
ШАДЬ

ВИД
ОТДЕЛКИ

высот*
ММ

ПЛО
ЩАДЬ

аид
ОТДЕЛКИ

ПЛО
Щ А Д Ь

вид
ОТДЕЛКИ

ПЛО
ЩАДЬ ВИЛ

отделки
пло
•КАДЬ

вид
отделки

-М аш инный
ЗАЛ,

К Р У

За т и р к а , 
окраска 
полимерце- 
пентной 
Краской  
(ПОСТ /3278- 
-73 )

Зати рк а ,
ОКРАСКА
полнмсрце- 
мен гной 
КРАСКОЙ 
(ГОСТ/9279- 
-73)

—

Окраска
полпнегце-
Гтентной
КРАСКОЙ
(ГОСТ /9278- 
-73)

Окраска
Полимерце,-
рентной
КРАСКОЙ 
(ПОСТ /3279- 
•7 3 )

Окраска 
Згталью  
ПФ -//5 „ 
(ГОСГ&/65-19 
ПО ГРУНТУ
г * -0 2 /
0vcr*s/28-8г)

-

Помещение 
мл слохозяй- 
СТ&А.

Зати рк а .
ОКРАСКА
полимерцс 
нентной 
КРАСКОЙ 
(ПОСТ /9278' 
•73)

Штукатурка, 
Окраска 
полимер- 
цементной. 
КРАСКОЙ 
(ГОСТ /8279- 
-7 3 )

Окраска 
Эм алью  
П Ф -//5  
(гост 6465- 
- к - )

7500 Окраска
полимерце-
мемтной
КРАСКОЙ 
(ГОСТ /9279- 
-7 3 )

Окраска
Эм а л ью
П Ф -//5
(rocrew&fy
По ГРУНТУ 
Г<7 -02/ ,
(гост & ю -ц

-

Операторский
ПУНКТ

Затирка . 
Окраска 
Водно-дне- 
пегсионмои 
КРАСКОЙ л 

(ГОСТ/921Ч-8о) 
Белого 
ц/ьета

ШтуКАтупсГ 
Окраска 
Я одно -дис
персионной 
краской 

(ГОСТ/92/4- 
-8 о *)

—

О краска 
6одно-дис
персион
ной КРАС
КОЙ
(гост /егм -
-8 о * )

—

Га рд еро бн ая

Затирка 
Окраска 
родно- д и с - 
Перспорной 
/РАСПОЙ Л 
(Гост 1dZH-8o ) 
Белого цАетл

Затирка 
Штукатурка 
Окраска 
Зодно-дис
персионной 
КРАСКОЙ 
(ГОСТ /9274-
-&оя)

—

Окраска
Водно-дис
персион
ной к р а с 
к о й
(ГОСТ /92/4- 
-в о * )

—
в

Д уш евая
З а т и р к а  
С и л и к а т 
н а я  огласка 

{/ОСТ /8958-73)

Л/ТУКАТУГКА
С и л и к а т н а я
окраска

Керлминео 
КАЯ ПЛИТКА 

(/Ьсгг 6141-8/)
/Всю — —

С а н у з е л
За т и р к а

С и л и к а т н а я
ОКРАСКА 

{Гост18958-73)

Ш т у к а т у р 
к а  . Си л и 
к а т н а я  
окраска

/Ое р а м и ч е с -
КАЯ ПЛИТ-  
Кг\ Г/Ьсг- 
6/41-82•)

75оо — —

Ка м е р ы  
Крушения 

н  помещения 
фильтров

Затирка Затирка

— — —

Окраска 
Эм а л ью  
П О -/15 

(ГОСТ6465- 
-76м)  по
г р у н т у  лроа 
(П>сгг5/гэ8д

—

Beflpnocxb про&моь Борот и  дьерей Ведомость перемычек
МАРКА
поз РАЗМЕР ПРОЕМА

1 З о о о  х З ооо
а 1 8оо х 2 боо

3 1Ч8о к 21оо
4 1010 ж в  4оо
5 /о б о  X 2 / 0 0

6 1о /о  х 237о
7 ,8 ,9 710 х 2070

МАРКА
ПОЗ СХЕМА СЕЧЕНИЯ

ПБ1
г а - * -

пег
пвз

)б(т>2) 12 Спея)
| р ] 7 [  ШИШ

ПБ4 M aJ v J 14
ПБ5 f t  r  14 (nes)
п ве \/5(nse)

ПБ7 . . .

& Кирпичные перегородки помещения олеглтог* ош тука тлри  ть 
Гнпсоперлитовой ш тукатуркой р * 6 о о  *Г/м3 ТОЛЩИНОЙ /5  ММ.

Привязан

Имя. Nb

ТП 904-1-85.90-АР
Компрессорная станция 5КЦ -  160 ДО

Общие давние 
(окончание)

геенне со
в

ПР0УС1Р0ЙНШШР0Ш

^ Э - О Б  5 Формат А 2



Ф р а г м е н т  /

Помещения м « л  Помещен** Г~~ **егЧ
н м е е о щ М Л Ш . ! ^  , к щ р

\ S
Л * >

ф

\ Г д

i —

2 В с '

0 1 ~

*т
г N  ,

ЬФ 8 4

A_ * :

Глг>.

M l

X I t i a o o ]  ^

Г* , j

ж Г Ж в Ъ

1Ь&о S o o

-Л и

А М СТбе

4 5  P A 9 f > £ 9  1 ~ i
/ЗсГЩсЯГ 

+ 0 . 7 7 S
.•Защ и тн ы й  с л о н  мл глуш и »  
Волонлаляиномныи к о в е р
f d f ^ y g  жялязовлтонные 
КОМПЛЕКСНЫЕ плиты ______

G »m **** &*V4L

6 7

* 1 £ я

« з а в и  J '

------------ «
;*спщ5 *> 
u o .  o5e v

^ e e  Ota 1oo*\QQ 
]  +£, 45°

w .

1 3
____ _ T o 5 o T T

f2 Mta.3-3

Р а з * с&

См. й м л»л  /*/

т г £ £ 7 Г

.См. р а з р е з 3 - 3

ЧЧ
S & io - lg  

0 ( 0 0 0 ,  «М/7.У

□ t e r n
'д Г / / / ./ г У / И  "

- “ S L

1 2 0 * 0

tL

У гЗ о

-£ »~

<ч̂ 0 г * . У * о « а с » А
Г  £ < • «

®
ч£ГУооо

0

« с о

б о е н

Операторским
_______ Д У « < £ ---------- / листч

6 000

<  С т а л ь н а я
ЛЕСТНИЦА________

' тп 904-1-&S.90-КМ

Разрез  ̂ '3

З ащ итны м  с л о н  н а  п р а л н я  •to 
ВвЛяыземячноиным колер
ОЕПЕЕТНО-ПССЧАНАЯ СТЯЖКА

«

Р е м о н тн а я
п л о щ а д к а

© ® ® ®

Ра з р е з У “V

Сзормые ж к л ж ло в етонны в  панты

I B c t T *  3 7  Ее» V o / S o

■ З З о о

Z L

Пл а н  на от м ет ка  0 .0 0 0

- У

JZbeC/J”

п § 3
У

V . V i e . Z * j f 2
AV*,1

А -А

=

и

—1Г

§
f?
>-4J- -
ч

чк iinX &

1
1

s
?

#

_ z g g g _
72с о

3 9 о о
72оо 72оо

К а м е р а  
г а  у  ш е и  н я

Помещение.
Фи л ь т р о в

:z
V 3 7"

У__ У

Z

к

П f8So
25о

/лист У

tk

, 5 *

©

<?>/«»>» г м е н т  /

* 3 ^

, ФтЛГНВАТ2,л~*-,

;г“**г% “ ччф

Л з Ш -

гт
- 4

0.000
УР.чп.^/

С ТА А ЬИ  А я
ЛЕСТИ Hit А__

ЕИ—I—L-J—I—1—I—LJ

ХГвк
Р емонтная
плоы ллкл

б о о о _ 6 о о р

© ©

■©
J & 1

- 4 a = j t — г

©  ®

Ма ш и  и м

^ц о о о

Ы Н  З А  А

© ©

U

К1
У Я & Ф Р и З о - М Г  

л и с п а Г

$4

/. Снемы располож ены?! подземным конструкции см о трите
НА А И С Т Е  1 2  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА Ж Е Л Е З О 6 С ГО Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И И ,

2 . С о е  ТА В  K P O B A U , У К А З А Н Н Ы М  Л В Ы Н О С Н О М  Н А Д П И С И  Н А  Р А З Р Е З А Л  
4-1  И 3  m3 j  П Р И В Е Д Е Н  а  У К А З А Н И Я *  к  ПЛАНУ КРО ЛЛЫ  НА А И С ТЕ  ? .

А . В с е  о т в е р с т и я  в  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и я х  н  п е р е г о р о д к а х  
п о с л е  м о н т а ж а  К О М М У Н И К А Ц И И  т щ а т е л ь н о  з а д е л а т ь  ц я м е н г н о  ~ П Е С Ч Л  • 
НЫМ РАСТВОРОМ м а р к и  t o o ,

Ч.На  Ф РА ГМ ЕН Т Е  /  ДАНЫ О ТМ ЕТКИ  Н И ЗА  О Т В Е Р С Т И И .

S  З а м а р к и р о в а н н ы е  н а  д а н н о м  л и с т е  р а е  m e  и г  и  у ч т е н ы  в  с п е ц и т н -  
КЛЦИИ НА А И С Т Е  2 ,

f 4 , 4  ®

\12oo

J62P.2..

©  ©

п ^ т а : В « Д л у « ; В Ж ^ я ш

ТО 904-1-85.90-АР
—  Компрессорная с т а н ц и я  5КЦ -  1 6 0  А О

1 Рук гр IfoctopoMimi
ГАП Шетровс:

Щ Я & Р г  ,

Ш Ш Л Ш К Я Ш Ш ГЕ а
l n & 4 i u  а И » Ш Х 0  Г С Л ь л * 4

Ш Ш Я Ш Ш Ш Я Я ЗЁа

План на отм. 0.000 
Р азрез н X-I—4-4

п о ст ! сагл 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОиСТРОЙНИИПРОШ
Копмромл гН55Э“05  G Фвр“*т А3
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Фа с а а  1 -Ю Фасаа В-Л

___ OKI OKI

ЧХ£Уо . : JL. _Li_ :L. J ;i L. J Г ТЩ~' ~WW' ~ШW"T
sly г ------- !------- 1------ l -----‘-Г— . 1 1 '

С т а л ь н а я  
лестниц л  j n  

m o o H ssa o -*

® ТП9М-1-вв.90'КМ

Ф а с а  д  1 0 - 1 Фа с а a  A -В

в. ООО

iJSstS1—
3L

Ааа% ш
l& S L .
zSdis.

Ш

l

OKI =EE

Ш

C x£M A  ЗАПОЛНЕНИЯ 
ОКОННЫХ ПРОЕ MOB

O K i
(в CrSHOBUX ПАНЕЛЯХ)

1S; m

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я
ЗАКЛАДНЫХ И З А С У Х И
В ПРОЕМАХ ВОРОГ и  4.ВЕРЕМ

Ти п 2

(£ >  ( » )

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  з а п о л н е н и я  о к о н н ы х  п п о е м о в

c---

0 ‘ тА-зя /х
4
*9, ТЬ- H

1S Щ

о к  2
(в кирпичном  с те н е )  

п н а ю -Зо .я

I.Наружные поверхности участков кирпичных стен основного здания 
оштукатурить до отметки 1.200, а стены камер глушения до отметки 0.550 
цементно-песчаным раствором. Выше этих отметок оштукатурить цементно- 
-  известковым раотвором марки не ниже 75, толщиной 20мм.

2 .Оштукатуренные поверхности основного здания расшить под панели. 
Цвет штукатурного слоя должен соответствовать цвету фактурного слоя 
панелей.

3 .Столярные изделия, лестницы, ограждения, жалюзийные решётки 
и закладные изделия окрасить снаружи двумя слоями эмали ПФП5 
(Г0СТ6465-76)

4 . Закладные изделия (Поз.30-32) и щиты Щ1 учтены в спецификации 
на листе 2.

5. Монтажный проём до отметки 1.200 заложить кирпичом на раотво- 
ре марки 10.

МАРКА,
пол

осоэкАчеиис мдимсмсядиис «Оft
МАССА
1Д,*Г

РИ М*
ЧАИИ<

O K I
Г о с т / 2 5 0 2 -8 1

Оконным ЕМОК  
ПНА Ш -З О .2

& —
ОК2 1 —

Ж а  л  КЗ л  И чине РЕШЕТКИ
Ж Р { та  o o t- t -a s , эо-юки-жя * ж р { 2 24,9 Ълььонб

Ж Р 2 •ЖР*. ЖР2. № ч * н

н е е 2 .4 3 6  -1 7 , SA//T. 1 НЗАСАНЕ ЗАКЛАДНОМ МС 8 1 tv

Its
1* 1м t

I.43C.Z-2Z.
ВЫЛ. {

ПШ УцД СССР
роаовшй 

ПРОИСГРОЙНИИЛРОВСТ 
Формат АН2Н55Э“ 05 Ъ



л

П л а н  m o j t o a  н а  о г л у . 0 , 0 0 0

Gooo

4— t— t-
Ч  Приме УАНие П -К

£4000

® ® 0
Э # с п л н * г л  ц  и я  п о л о л

НАИМЕНО
ВАНИЕ ИЛИ 

НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ

ТИП
ПОПА

ПО
ПРОЕКТУ

СХЕМА ПОПА ИЛИ 
НОМЕР

УЗЛА ПО СЕРИИ
ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ ТОЛЩИНА ПЛОЩАДЬ

ПОЛА

Машинный 
з а л ,
помещение, 
к а м ер  гле,- 

п рсц ус т- 
ронстЫрру)

Помещение.
Маслохо•
3JMCT6A,
Глрдеров-
н а л  ,
Симввел,
д у ш е в а я

Oner а -
томский
п ун кт

Кимсны
Глуше
ния

В е и тп ло -
ЩАДКА 
НА о ГМ. 

£ .60°

Покгы тне -цем ситно-бетонное.
К ласса £> е г, 5  ~ £5м н  

По д с ти ла ю щ и й  с л о й  -  бетон
к л а с с а  & 7, б  - /оомм 

Ос н о в а н и е  -  щебень, втрлиеовАн- 
нын £  ГИУНТ -  ЧО мм

Локгытие -  плитка  кеглмичесгля 
fiber 6787-8Л*) Г* /Зин 

Пго слойка и  Заполнение, швов -  

-  цемент но -/теалныА 
РАстбор мааки 156-15мм 

П одстилаю щ ий с ло й  -  бетон
Класса £> 7.5 -  Воин 

Осно&Ание -  щебень, бтрлиео- 
ВАННИИ б ГРУНТ-VOHM

П о к р ы т и е  —  л и н о л е у м
(ГОСТ 7£S/-77}Fw3mM 

ПРОСЛОЙКА -  ХОЛОДНАЯ МАСТИКА 
нл воухтойких. ва 
яет щи*. Г 9 0,8 мм

С-тафкл -  легким бетон класса 
07.5 -  2о им 

П одстилающий слой -  бетон
класса  £7.5 -/оомм  

О с н о в а н и е  -  щезень, в т р а м б о -
________________________Ванны й в  грунт-  ¥оии

П о к р ы т и е  -  б е то н  класса б/б-гоомн 
Основание  —  щееень в т р а м б о 

в а н н ы й  В г р у н т -  ¥омм
Г Ч & _______  __________

марки 2оо -2омм
С т я л с к а  -  Щ м ем тно -  п ес ч а н ы й  

РАстб о г Ма р к и /So -15мм 
ОбМАЪКА горячем битум ной

м а с ти к о й  опосыпкон пескрп 
Ги д р о и з о л я ц и я  -  2  слоя  
/идгонзолА н а  еитяиноН мистике-

С тятска - цементно- пек- 
ЧАНЫЙ РАСТВОР МАРКИ /So По Уклону 
Пощгото&ка — бетон /£насоП аг-/ар 
Основание -  п л и т а  перекрытия ^

Пл а н  полое»
Н А  О ТМ .  «3. G O O

Ав е р н о м
^у тр о е н ZS Сел

ЙбмНРСССОРА^щ,

<ё>

®-
0-

<006

 ̂ 1 / ^ЖлШзж
Л"

Сю

1 - 1

Ось 
ГомпАвобОШ

© ©

8 ■
~°<2Ч

о.ооо.
УАЧ.П.^ Щ и т м» ри ф л ен о м

з - з
.0.000

А/Нр Ы.П

Переменно. 
См.лметЗ ф

Я Г > р » А гм е ы г 2

-I' - 1 -

^ О ООО

Ось 
компрессор*

Канал Км 2

5 - 5
РнФАЕНАЯ Зо г  ТАЛЬ e*SHM

t/9 У  Г а  н а л  Км 2

Ро л  т м и /

Г а  н а л  ЦП/

-о. !So
— \

н ЛАГ ------ -- -
/  f-/  £861

шл ч

2*

J
V

lz33°CL
f . „
— \Л>------------- Г

0,000
ИкчЖ

Ось Компрессора а

1 . Покрытия полов выполнять после устройства фундаментов под 
оборудование,каналов, сантехнических, энергетических и технологи
ческих разводок, а также после монтажа технологического оборудовани 
ния.

2 .  Г̂ рунт основания под полы уплотнить с доведением плотности 
скелета грунта до 1.6т/м3 .

3 .  При выполнении бетонного подстилающего слоя предусмотреть:
а ) утолщения под кирпичные перегородки (узел I I  на листе 4),
б) закладные изделия согласно узлам на данном листе и уст

ройство лотков.
4 .  Узлы 15 -  19 замаркированы на листе 3 .
5 .Закладные изделия по узлам 15-19 учтены в спецификации на 

листе 2 . Рифленая сталь учтена в чертежах марки КМ.
б.В помещении оператора стальные щиты перекрытия канала 

покрыть линолеумом (Г0СТ7251-77)

Т«ди№ , Серикова

(Лр^

ТО 904-1-85.90-АР
Компрессорная станция 5КЦ -1 6 0  АО

Плав полов 
Умы1 5 -1 9

* H S 5 S -Q S  Э

г к с л А с а *  
РОГОВСКИЙ 

ПРОМСГ-ОЙНИИПРОШ
орлят AZ
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1 . Конструкция кровли состоит из следующих слоёв:
1 .1 защитный слой -  чистый сухой гравий (ГОСТ 8268-82) 

крупностью 5-10 ш  на горячей битумной маотике МБК-Г-55, 
МЕК-Г-65 (ГОСТ 28С9-80). Для кровли тип 2 битумную мастику 
антисептировать добавками порошковых гербицидов: монурона 
или силазина (ГОСТ 15123-78) в количестве 0,3-0,552 или 
аминной,натриевой соли в количестве 1-1,5# веса битума.

1 .2  Водоизоляционный ковер -  2 слоя рубероида марки 
РКК-350Б (ГОСТ 10923-82Е)для кровли тип I и 4 слоя для 
кровли тип 2 на горячей битумной мастике марки МБК-Г-55А, 
МБК-Г-65А. Битумную мастику для кровли тип 2 антисептировать 
добавками кремнефтористого или фтористого натрия в количест
ве 4-5# от веса битума.В качестве наполнителя должен при
меняться низкосортный асбест.

1 .3  Для кровли тип I  предусмотрены комплексные плиты, 
в состав которых входит теплоизоляционный слой из перлито- 
фосфогелевых плит плотностью£>- 200кг/мЗ и защитного водо
изоляционного ковра из одного слоя рубероида, наклеенного 
в заводских условиях.

1.4 Для кровли тип 2 по сборным железобетонным плитам 
предусмотреть стяжку из цементно-песчаного раствора марки150 
толщиной 15 мм.

2. 3 местах примыкания кровли к парапету предусмотреть 
усиление из 3 слоёв рубероида на горячей битумной мастаке.
В местах пропуска труб и других устройств предусмотреть
2 дополнительных слоя рубероида.Карнизные участки должны 
быть усилены 2 слоями водоизоляционного ковра на ширину 
не менее 400 мм.Конек кровли усилить слоем рубероида на 
горячей биту!,мой мастике.

3. Продольные и поперечные стыки между комплексными 
плита:® и места примыкания их к парапету заполнить после 
укладки молниезащитной сетки вкладышами из перлитофосфоге- 
левых плит и предусмотреть над стыками укладку полос ши
риной 250 мм из подкладочного рубероида (Г0СТЮ923-82) и 
точечную приклейку их с одной стороны шва.

4. До начала производства работ по устройству кровель 
необходимо разработать мероприятия по противопожарной за
щите и контролю за выполнением правил пожарной безопасности 
и техники безопасности при производстве строительно-монтаж
ных работ.

УКАЗАНИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ КРОВЛИ

1. Молниезащита здания компреосорной станции разработана 
на основании задания*659348, выданного электротехническим 
отделом института ТИПРОНИИСТРОШЮРМАЕГ'г.Ростова-на-Дону.

2. Молниезащиту выполнить согласно данноьу чертежу, соб
людая следующие мероприятия:

2 .1  при устройстве кровли уложить в швы между комплекс
ными плита:® (см. сечение 2 -2 )  стержни i> 8AI с шагом 12Х12м. 
Все выступающие над кровлей металличеокие устройства должны 
быть присоединены к молниепрёмной сетке.

Привязан
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2 .2  Молниепрёмную сетку соединить перемычками из полосы 
25x4 о верхними закладными изделиями колонн,служащими для креп
ления стеновых панелей.

2 .3  Закладные изделия в колоннах на отметке 0.300  соединить 
с выпуска:® иг фундаментов перемычками из полосы 25x4. К этим же 
закладным необходимо подооединить всё электрооборудование компрео
сорной станции.

2 .4  Узлы пересечения отержней молниепремной сетки и все сое
динения молниеприемных устройств выполнять на сварке.

3. При разработке фундаментов под каркас здания предусмотрены 
мероприятия,позволяющие попользовать их в качестве заземляющих

устройств.
4. Работы по уотройотву молниезащиты выполнять под наблюдением 

злектриков.

Спецификация элем ентов кровли
МАРКА.
поз. ОбОзнАчсние НАИМЕНОВАНИЕ коп МАССА
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КС6 Кольцо стяжное КС6 2 0 .5
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1KCII То же KCII I 1 .2
KCI3

2.460-14 Вып.1

* KCI3 I 1 .7
ш Стальной колпак КЛ1 2 5 .7
КЯ6 То же КЛ6 I ход
КЛ8 - КЛ8 I 1 0 .7
ши Полоса гтрижиинаяГОИ 2 I . I
ПП2 То же Ш12 X 1 .7
ппз " ППЗ I 1.9
КФ1 Кольцо-фланец КФ1 2 1.4

КФ5 То же КФ5 I 2 .7
КФ7 " КФ7 I 6.2
ФЭЗ Фасонный элементФЗЗ 2 6 .3
ФЭ4 " ФЭ4 I 9 .5
ФЭЮ ФЭЮ I 15.2
КР2

2.460-15 Вып.1

Стальной козырекКГ2 2 6 .5
й ”  
& В
о  н
V, «О ГО

о  .РЗСЧ

КР5 То же КР5 4 6 .5
ФЭ4 Фасонный элементФЭ4 2 9 .5
ФЭ12 То же ФЭ12 4 26.2
ЛП2 Шзижш.ашя полосаПТК г 1 7
ПП5 То же Ш15 4 2.5

Молкиезощита

Полоса 4X25 3 W I0 3 -7 6 44 0,8 М

08AI ГОСТ5781-82 160 0,5 М

Материалы
Оцинкованная сталь 28 м2

ТП 904-1-85.90-АР
Кошрессорвая станция 5КЦ -  160 ДО
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТО О  4 -1 -8 5 .9 0 -КЖ

лет нмеевме rrwewte

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Схема расположения элементов фундаментов (начало)

4 Схема расположения элементов фундаментов (окончание)

5 Фундаменты Фм 1. Фм 2

б Фундаменты Фм 3 -  Фм 5

7 Схема расположения элементов каркаса (начало)

8 Схема расположения элементов каркаса (окончание)

9 Схема расположения стеновых панелей (начало)

10 Схема расположения стеновых панелей (продолжение)

11 Схема расположения стеновых панелей (окончание)
12 Схема расположения подземных конструкций

13 Схема расположения элементов каналов КН1. KFE (начало)

14 Схема расположения элементов каналов КН1, КН2( продолжение

15 Схема расположения элементов каналов КН1, КН2 (окончание)

16 Участки монолитные Ум1 -  Умб (начало)

17 Участки монолитные Ум1 -  Умб (продолжение)

1В Участки монолитные Уы1 -  Умб (продолжение)

19 Участки монолитные Ум1 -  Умб (продолжение)

20 Участки монолитные Ум1 -  Умб (продолжение)

21 Участки монолитные Ум1 -  Умб (окончание)

22 Плита монолитная Пм1

23 Фундаменты под оборудование Ф0м1, Ф0м11, Ф0м12

24 Фундаменты под оборудование Ф0м2 -  ФОмЮ

Д А .7Л Ы Й  П Р О Е К Т  В Ы П О Л Н Е Н  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  Д Е Й С Т В У Ю Щ И М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  Н ОРМ А М И  И  П Р А В И Л А М И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  К О 
Т О Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я  О Б Е С П Е -  
Ш  Б А Ю Щ И Е В Э Р Ы В О П О }Х А Р Н У Ю  И  П О Ж А РН У Ю  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  
(//ВЛ Ю Д ЕН И И  П Р А В И Л  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  З Д А Н И Я  
В О О Р У Ж Е Н И Я ). Р Е Ш Е Н И Я  П Р И Н Я Т Ы  Н А О С Н О ВА Н И И  Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е Н  

И Х ЗА Д А Н И Й  И  У К А З А Н Н Ы Х  В  Н И Х  К А Т Е Г О Р И Й  П О М Е Щ Е Н И Й  И

я а г о х Й яажляшр в р о е т  —  В  « В »  Х а Н И Н
stan d  татар про#**! «рсшшмлтпржммвш*! яро#»

Г Дата

В Е Д О М О С Т Ь  С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Й

лист иАтлгимитя ПРИМКЧАНИВ

3 Спецификация к схеме расположения элементов фундаментов

7 Спецификация к схеме расположения колонн, подкрановых
балок плит покрытия перекрытия связей

9 Спецификация к схеме расположения стеновых ж карнизных

панелей

12 Спецификация к схеме расположения подземных конструкций

14 Спецификация к схемам расположения элементов каналов
КШ, КН2

15 Спецификация к схеме расположения элементов колодца Ю.

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  С В О Р Н Ы Х  Б Е Т О Н Н Ы Х  И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  

П О Р А Б О Ч И М  Ч Е Р Т Е Ж А М  О С Н О В Н О ГО  К О М П Л Е К Т А  М А Р К И  К  Ж . А Р

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ код
кол.
М3

ПРИМЕ

ЧАНИЕ

1 Блоки фундаментов 581100 37,3

2 Колонны 582100 40.8

3 Фундаментные балки 582400 5.7

4 Балки покрытия 582200 18.6

5 Перемычки 582800 Х.4
б Панели стеновые 583100 210.1

7 Плиты покрытия 584100 41,2

8 Плиты перекрытия 584200 13,8

9 Детали смотровых колодцев 585500 0.8
10 Конструкции я детали каналов 585800 ЗОД

11
12
13
14 того: 398,7

Материалы на изготовление сборных
бетонных я железобетонных конструкций
учтены в ведомости потребности в
материалах ж отдельно ие учитываются

______________________________________________________  _________ L y
Общие указания

1 . Рабочие чертежи железобетонных конструкций разработаны по исход
ным данным, приведенным в общих указаниях к основному комплекту рабо
чих чертежей архитектурных решений ТП 904-1-65 .90-АР.

2. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола машинного 
зала компрессорной станции, соответствующий отметке по топографической 
съемке..*

3 . При разработке рабочих чертежей приняты следующие нормативные 
нагрузки:

3 .1 . Вес снегового покрова на I  м2 горизонтальной поверхности зем
ли для Ш района -  1 ,0  кПа (100 кгс/м2).

3 .2 . Ветровое давление на уровне 10 м от поверхности земли для I 
ветрового района 0 ,23  кПа (23 кгс/м2). Тип местности "Б ".

3 .3 . Кран мостовой электрический грузоподъемностью Q»I2,5 т уп
равлением с пола.

3 .4 . Временная распределенная нагрузка на полы и перекрытия кана
лов рН«5кПа(500 кгс/м2).

4 . Степень агрессивного воздействия среды на небетонируемые сталь
ные закладные и соединительные изделия железобетонных конструкций -  
неагрессивная. Для защиты от коррозии этих изделий применяются следу
ющие мероприятия:

4 .1 .  Цинковое покрытие, получаемое горячим цинкованием толщиной 
50-60 мкм, в колоннах, стеновых панелях, балках и плитах покрытия.

4 .2 .  Лакокрасочное покрытие согласно указаний на листе 2 ТП904-1- 
-8 5 .90-АР в остальных железобетонных конструкциях.

5 . Монтаж конструкций осуществлять на монтажной сварке электро
дами типа Э42. Высоту сварных швов, не оговоренных в чертежах, прини
мать 6мм. Контроль качества сварных швов должен производиться в соот
ветствии с ГОСТ 3242-79 "Соединения сварные. Метода контроля качества".

6 . Подготовку основания под монолитные элементы подземных конст
рукций выполнять путем втрамбовывания в грунт щебня или гравия круп
ностью 40-60 мм,под сборные железобетонные -  из песка толщиной 100 мм.

7. Обратную засыпку пазух у стенок каналов допускается произво
дить после монтажа плит перекрытия каналов непучинистым грунтом с по
слойным трамбованием через 200-300 мм.

8 . Наружные поверхности стен сборных железобетонных конструкций, 
находящихся в грунте, обмазать за 2 раза горячим битумом марки
БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) по холодной битумной грунтовке.

"Э . В рабочих чертежах применены типовые конструкции по действую
щим сериям общесоюзного каталога.

10. Перечень видов работ, для которых необходимо составление ак
тов освидетельствования скрытых работ:

Ю Л. Основания под фундаменты.
10 .2 . Фундаменты на естественном основании под колонны каркаса.
10 .3 . Смонтированные сборные железобетонные конструкции каркаса: 

колонны, подкрановые балки, балки покрытия.
Ю .4. Смонтированные сборные железобетонные плиты покрытий. 
10 .5 . Смонтированные железобетонные панели наружных стен.

Привязан
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМ ЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные документы
Перемычки железобетонные для

ГОСТ 948-84 зданий с кирпичными стенами 
Технические условия.
Плиты железобетонные ребристые
предварительно напряженные р а з-

1
Г

ГОСТ 22701.0-77* мерами 6 x3 м дл я  покрытий произ
водственных зданий.

) Технические условия.
4 То же Плиты типа ПГ.
t ГОСТ 227011-77* Показатели и армирование

То же Плиты типа ПЕ
ГОСТ 2270L2-77* Показатели и армирование

0
ГОСТ 2270L5-77*

Тс ж е Арматурные изделия и 
закладные детали  •

ГОСТ 13579-78
Блоки бетонные для стен

1 подвалоа Технические условия
^4
1

ГОСТ 24379.1-80
Болты фундаментные

i' Конструкция и размеры
V
to ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для колодцев

Стены наружные из однослойных
k
) панелей для  каркасных обществен-
4
41 1.030.1-1 ных зданий , производственных и
0 вспомогательных зданий промыш-

a- ленных предприятий.
4 Состав серин Общие указания по
•5 выл. 0 -0 применению изделий.
0 Рабочие чертежи
<0
л Материалы для  проектирования
c* вы л 0 -3 стен одноэтажных производствен
5 ных зданий  Рабочие чертеж и

I-
вы л 1-1

Панели из легких и ячеистых бе
тонов Рабочие чертеж и 
Панели из легких и ячеистых бе

-
вы л 1-2 тонов Пространственные каркасы  

Рабочие чертеж и
Панели из легких и ячеистых бе

>
в ы л 1-3 тонов Арматурные и закладные 

издели я Рабочие чертеж и

>>)

вы л 2-1 Карнизные панели Рабочие чертежи 
Монтажные узлы стен одноэтажных

вы л 3 -3 производственных зданий 
Рабочее чертеж и>

Л Изделия соединительные стальные
\

вы л 4-1 Рабочие чертеж и
Стальные изделия элементов фах

вы л 4 -2 верка. Рабочие чертеж и

i

i

1.141-1
Панели перекрытий железобетонные 
многопустотные
Предварительно напряженные п ан е

щ /га с крзглыми пустотами длиной
£ 6280,598С„5680,5380,5080и4780 мм,
c" вы л 64 шириной 1790,1490,1190 и990 мм, ар 
u мированные стержнями из стали

класса А-IV. Метод н атя ж ен и я -эл е
j
5 ктротермический Рабочие чертежи
4
3 Унифицированные закладны е д е т а -
I 1 .400-6 /76 ли сборных железобетонных кон-
c:<4 стру/лщй зданий промышленных
8 предприятий
ii l ВЫЛ1 Закладные детали  конструкций

1и одноэтажных зданий

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1.400-9 

выл 1

Унифицированные строповочные 
петли для подъема сборных желе
зобетонных конструкций зданий и 
сооружений промышленных пред
приятий
Строповочные петли железобетон
ных конструкций из тяжелого бе
тона

1.400-15

ывп 0 
выл 1

Унифицированные закладные изде
лия железобетонных конструкций 
для крепления технологических 
коммуникаций и устройств 
Материалы для проектирования 
Рабочие чертежи унифицированных 
закладных изделий

1.410-3 

выл 1

Сетки сварные для армирования 
железобетонных конструкций 
Сетка с рабочей арматурой диамет
ром от10 до 32 мм.

1.412.1-6

выл. 0 
выл. 2

Фундаменты монолитные железобе
тонные на естественном основании 
под типовые железобетонные коло
нны одноэтажных и многоэтажных 
производственных зданий 
Материалы для проектирования 
Арматурные и закладные изделия 
Рабочие чертежи

1.415.1-2 

выл 1

Балки фундаментные железобетон
ные для наружных и внутренних 
стен производственных зданий 
промышленных предприятий 
Балки для стен зданий с шагом 
колон 6 м. Указания по применении:

1.423.1-3/88

выл 0~1

выл 1
выл 2 

части 1 ,2

Колонны железобетонные прямоу
гольного сечения для одноэтажных 
производственных зданий высотой 
до 9,6м без мостовых опорных кра
нов
Материалы для проектирования 
аданий, возводимых в несейсмичес
ких районах
Колонны.Рабочие чертежи 
Арматурные и закладные изделия 
Рабочие чертежи

1.424.1-5 

выл 3/87

Колонны железобетонные прямоуго
льного сечения для одноэтажных 
производственных зданий высотой 
8,4-14,4м. оборудованных мостовы
ми опорными кранами грузоподъ- 
умностью до 32 тонн 
Арматурные изделия колон для 
зданий высотой 8.4; 9,6 и10,8м. 
Рабочие чертежи

1.426.1-4

выл 1 

1.494-24 

выл 1

Балки подкрановые железобетонные 
пролетами 6 и 12 м. Под мостовые 
опорные краны общего назначения 
грузоподъемностью до 32 тонн 
Балки из бетона марок 400 и 500 
Рабочие чертежи 
Стаканы для крепления крышных 
вентиляторов; дифлекторов и зонтов 
Железобетонные стаканы с отвер
стиями диаметром 400, 700, 1000, 
1200 н 1450мм. Рабочие чертежи

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

L462.1-3/89 
вып 0 
вып 1

выл 2

Железобетонные стропильные реше 
тчатые балки для покрытий одно
этажных здании.
Материалы для проектирования 
Балки пролетом 12 и 18 и 
Рабочие чертежи 
Арматурные и закладные изделия 
для балок пролетом 12м 
Рабочие чертежи

1465.1-10/82

выл 0 
выл 1

Комплексные железобетонные пли
ты покрытий одноэтажных про
мышленных зданий 
Материалы для проектирования 
Комплексные плиты с несущей ос
новой из железобетонных ребрис
тых плит длиной 6м.

2.400-7

выл 0 
выл 1 
выл 2

Монтажные узлы сопряжений сбор
ных железобетонных конструкции 
одноэтажных производственных 
зданий
Материалы для проектирования 
Монтажные узлы. Рабочие чертежи 
Стальные изделия Рабочие чертеж/

2.460-15 

выл 0

Типовые узлы покрытий промыш- 
ленных зданий в местах установки 
крышных вентиляторов 
Указания по применению типовых 
узлов

3.006.1-2.87 
выл 0 
выл 1 

части 1,2

выл 2

выл 3

Сборные железобетонные каналы и 
тоннели из лотковых элементов 
Материалы для проектирования

Лотки.
Рабочие чертежи 
Плиты, опорные подушки 
Рабочие чертежи 
Арматурные изакладные изделия 
Рабочие чеотежи

3.900-3

выл 7 часть 1 

выл 7 часть 2

Сборные железосетонные конструк
ции емкостных сооружений для 
водоснабжения и канализации 
Изделия для круглых колодцев 
Рабочие чертежи 
Арматурные изделия 
Рабочие чертежи

5.900-2
Сальники набивные Ду 50-1400 дп$ 
пропуска труб через стены 
Рабочие чертежи

Прилагаемые документы
ТП 904-1-85.90“Ш  

альбом в
Строительные конструкции и изде
лия
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛОНН, ПОДКРАНОВЫХ ВАЛОК, 
ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ, СВЯЗЕЙ.

МАРКА
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОвАНИЕ коп

МАССА
1 *4, кг

1 ПРИМЕ
ЧАНИЕ

С х е м а  /

ko/tO H  н ь/
/ У/ 3 Ч7°о
Z к !-/ 3 Ч7°о
3 rnm-/-8s-.9o-т м -кн KhZ / Ч7оо
ч Ю-з / Ч7оо
S ю-ч / Ч7ео
6

ТЛ S0V-/-8S.90-KMH-X/-S
Ю-5Г г Ч7со

7 К/ -6 / Ч7со
в К! -7 ч Ч7Ьо
9 7779OV-/-SS90 -sm -t/s г Ч7оо
/о к /-9 г Ч7оо
// ТЛ90Ч-Н&0-Ш'€&79-Н 0к<р79-/Ч г 2 Но
/ г ТП90ЧЧ-8ЯНьиИЧШ-/мг~/ /К66-/М2-/ / Z3/o
/3 ТТ190ЧЧ~8£<ХНШЧ*3&-гИ2Ч /кзб-гмгч / /ЗЪ>

/S /,030/-/ &4//1, у-2 CrtoCftA ум&егкл Сф S г 3718
/9 Нас 4 мл ФахлсркаНФ - У г зд г
го /. 080 /- /  у -/ Тоте //У -3 г. 48*
2 / 7оше /УУ~У г.. 43,0

Ушам соедмнитенЫШе
37 М/ОСГ/9903 -  7У

^££71Ш Ш 7т -79
/<*>Х ¥ос>

6 JJ
*) МС 33 г ч,г *Ьо#ЗЛЛЛ,

гз/о*>-7 м с  з у г 4,1 Z.ioo-7
м с  V 2 7,8 ШИ./
МС УС. г его
МС 2 £  i28 /.7

МАРКА
поз ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОвАНИЕ коп

МАССА
вд,*г

ПРИМЕ-
ЧАНИЕ

С ел  зц
3G 77j9O44-8S;90-KXU-&Ct В С / 2 (ог/

БЯЛКН ЛОДКР/ГНО&Ь/Е
г г
23

/- * « . / - У  &  / БАге -20? -с 10 3Soo
Б/СО> -20?- К 2 ■SSoo

/4 7Л9М-/- /S. 10-К0Н - 607 БС6-2Д'?- < - / 8 35оо ---------

С х е м а  2
БАЛКИ /70КАй/ТНЯ

z v T7J 9оу-/-*£воКЖИ- Ю/ 1БДР/г-зА2-а /о Ч7ео

С х е м а  3

1?АНГ6/ локРЫтия
г е /, 46S. (-Ю/82 JU/П, / К1Г-ЗА г Щ Т-6оЛ<Р -2ос>П в 2980
2Л
а ТП 9O4-h8SS0*XH~&/ тГ-ЗАт$Т-£0Лр-2°°Л~/ Н 2980

1ПГ-ЗАгУ1Т-6оП<7-2а>П~г 3 2980
28 ТП9ОЧ-№0о-ХХЛ-203 ЮГ- Г- боЮ-ЗхП-з II 2980
29
30 тлзоч-ш.*>-кхц-гог №Ь-ЗЛт(1Т-60ПФ-&оЛ-1 1 38(о

ту-зАгЦТбопФ-гооп- / S ЗЧТо31 Lies:/-/о/82 зло./ ШНЧ-МтЦГ-бопР-гсоП ч 2700

#1 Ццшя соединительные
У

г . у о с  -7*uo.t MC-sj 2 /У •>/ЬуМЛМ
гноо-7
Ы//К/МС-гг- У / /

С та кань/зг CS7S-Z S 320
J3

34
1ЧЗЧ-2Ч ь , ! СБЬБ-2 /  1 гео

OS/4S-2 У 1 460

МАРКА.
поз

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОвАНИЕ КОП
МАССА
*д.«г

ПРИМЕ
ЧАНИЕ 1

С х ема  Ч
Плиты перекрытия

3S / / У / - /  А  6 4 ж ш е - U S r IS tZSb

88 7Л90Н-/'85.9/7КНС аису23 Ф 0м /2 /
Мятернаа ь/

БкТОН КЛАСС-4 3 /2  Г /2.4 ~мг
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕНОВЫХ И КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ

А Р/)СЛОЛ&/НЕ Н Н  Я  СТЕНО&6/Х 

Л А Н ЕЛ Е Н  ПО о с и  2 .

ч

1

Чг

U -
/

/ - /

3S

2-2 Ф

у/Л1'Л

©

МАТКА
ПОЗ. обозначение НАИМЕНОВАНИЕ кол.

МАССА
«4, кг

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

30 ТПЗОЧ-h ssjo  ~Щи-Зо£Г 2ЛС 17.16.2.0-4- a . 2 ssro
31 Tnm -i-ts9o-W H  -Зое 2ПС IS. IZ.2,0 -A -a . 1 soo
з г 367 2ПС I7 IZ .2 ,0 -A -* . / S70
3 i ПСб2,В,/2.2,0 -  3.A-233 / 2/Ю

Клмнзные ft AH BA#
33 /.030. / -/  ss/ff. 2 - / ПКВ0.б.в-Л IS /200

Цзлелнл савциллгеллныЕ

Y3 OuAttp 2V Го ст SZVo-eS 
BCrJc rS rocrS3Si-79 i 13.0

3S 2зЯП>сГ2бог<г-зз
бсгЗк^тчч-я’П'Зо 8 2,3

36

/.0 3 0 ./- / з ш  Ч-/

A < 4 в fr o
31
33

ТКЧ 4 /2 2
ФКЧ z H.7

■*)
73 /$г 0,Y

ь
ч

п

г

7S- го O.Y
78 to 05*

TS 4 а ч
7/o 32 КЗ
717 16 0.3

/0 3 0 ./- / вы/г. 3 -3
//o s ./e Y OJ
Поз. w 2 n
По$. 22 Y 0.7
Поз, 23 34 0,7
A f 36 0,1

Козо. / -/  выл. 0-3
J * 36 U

A 3 0,4

МАТКА
ПОХ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

МАССА 
ЕД. КГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

КОЗО.НЛШ. 0-3, /-/ 

ЧАСГ6 I

Панели стеновые.
/ ПСбо,(2.2.0-ZA -3 / 15 2020
2 ПС 60.18.2,0-ЗА -3 / И 3040
3 ПCGo. 1S. 2,0 -2A~ 35 20 2520
У ПС6o.1Z.2/> -2Л-Ч7 7 2020
s ПС Go. 18.2,0 -ЗА -  48 7 3040
6 nC0>2,S.1Z.ZO-ZA-23/ 3 2110
7 ПС 62,5.18.2 p -ЗА -21зГ г 3180
S ПС 52.5.12.2,0-2А-147 1 2110
9 ПС 62,518.2.0-1л-1-49 1 3f80
/о ПШ ,5.162,0-34-i t s / 3/go
// nC6o.12.2P-2 Л -32 / 2020
/2 ПСбо.18.2,о -З а  -  32 1 3040
13 ПС 30.18.2,0-6А -57 7 /520
14 rnso*/ -  /-gs.fr 2ПС/Е./8.2,0-А 2 75о
/S /,030./-/ ВЛ/П. 0-3, /•/ 

9АОГАТ ПС62,5.18.2,0-3lA‘ 2.33 / 3/80
16

ТП so44-ss;s»-/rMtteo/
ПСбо. 12.2.0-2Л - 3t- в 1 2020

/7 ПС6 0 .1 2 .2 ,0 - 2 А ‘ 31-5 1 2020
/8 ПС 6о. 12.2р -2Л ""31-6 1 2020
19 ЛСба12.2,о-2л-з1-г 1 2020
го ТПзо¥-/ч239о-/анИзог ПС&о.12.2/)-2Л-31-Л 1 2020
2/ ПСбо,12.2,0 - 2 Л-31-е 1 2020
22 ТП ЗОЧ-/-Ж&-№И-ЗОЧ ПСбо. /2.2,о-2Л -31-м 1 2020
Zb ПСбо.12.1/>-2А-21-н 1 2020
24 ГП 904 -/-&.0О'-/(ШИ-ЗО2 ПС бо. 1 2 .2 , 0  -ZA-31-H 1 2020
28 ПСбо. 12.2,0-2 Л-ЗЫ 1 2020
26 771904-1-SS. 90 -КН/И-30Ч ПСбо.12.2,о-2Л'3!-А 1 2020
27 Tn$04-/‘*S.so-/O//H-30Z П060.12.2,0-2а -32-М 1 2020
28 W304-/-J&Jo-M///t-303 ПСбо. 12.2o-2A-3hH 1 2020
29 ПСбо. 18.2/> ‘ ЗА "31-0, / зочо
39

/.030./-/ Bit if. 0-3,/-/
</1CTbl

ПСбг£.1г.г,о-гл‘  АЗ/ 3 г//о
Y* ПСег.5/8.гх>-зл-/,з/ Z 3/$о
Y/ ncez5/8.2o-3A - 1.33 / 3/8о
YZ nCG2/5jZ.2p-2A ~/ ЗУ / 2//о

1 . Стеновые панели изготавливаются из керамзитобетона класса £ 3 ,5  
с  плотностью в сухом состоянии </7=1100 кг/мЗ.

2. Позиции 35 и 43 заложить в швы между панелями при монтаже.

3 . Отверстия в стеновых панелях размерами 150x150 выполнить 
путем просверливания отверстий 025мм с последующей выбивкой бетона.

4 .  Номера узлов на схемах даны по серии 1 .0 3 0 .1 —1 вып.3-3.

5 . Крепление карнизной панели к подкарниэной выполнять по узлам 
А м Б , приведенным в серии 1.030.1-1 вып.0-3, стр«47.

Привязан
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Риге Макарова Ъ г Р 9Пая ост Саахьяшь*
Пита ТОБоярченхо^ ж г t*T> Схема расположения стеновых 

панелей 
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/
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J7rt<2 Г Ы  / 3 -/У £\АНАУ7 /г/// /
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£ Ф О ъ З £
£ Ф О * ч 4 2
7 Ф О /Ч  £> 2
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3 <£>&/*? 7 /
ъ C Z X D rrg /о
// Ф <Эг? 9 /о
/2 Ф < Э п  /о /о
/3 УП/сг 2 3 ФХЭ/*7 // /
/4 /,4ое> -/ £  S&/7&C/Z / II

75 2 .4

[/=)

А £ Я*а/7оуяэм£м/1я £*=>4 -cw,o-
tfMC. 34 л S/S7*Z +1 А/*?£■/* ГА&>/* &ЛУ7&у< 4*4#А #4
У7+7СГЕ" 5.

/7&43&/r/*d>/Jf *&‘+*'CT/*J/ACqsisr ^  J?*fCTr£ /
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Схема распоаошення элементов начала КН2

Спецификация л сгешм рлсполомеиия элементов 
КАНАЛОВ m  Ю /2

МАРКА.

ПОЗ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ кол МАССА 

ЕД, КГ

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

/Сама KHJ
Мотки

/ Л2-8 / 9оо

~~2 5-ооб./-2.В7 вью./
ЧАСТЬ /

М д-8 i Но

■ 3 М ,-5 / 95о

4 1139-5 2 8оо

5 ТШШ.10-ШИ-5'/ Ш я-3-l / 8оо
6 ТИ-М-Ш.9о-ШЧ-Ы__ Л15)-3-2 / $со

■ 7 тл-м-1-ет?о-мн-5о/ Л/Зд-З-З 2 8со
8 ТО-9о4-1-№о-ШЩ-5о2 Л/5)-5-4 1 £ .
9 7И-90ПМ9о-Ши-М

MI39 -3-5 /9 Воо
- }о Л/Зд-З-б /6 $оО

// ТП-М-1-е?.9,-ШИ-5о4 М д-3-1 ( 8оо
/г Т/7-9°4-Ш9о-ШЧ- 9о2 Л!3д- 3-8 / Воо
/6 Участок монолитный Ум/ /
/4 Т9-9о4-!-85.9о-РШ ТО № Ы 3
(9 лист IG • УмЗ /

18 *  Ум4 /
/8 t.4oo-/f, 9ыъ( ЦЪАЕАИЕ ЗА КЛАЛ РОЕ Ш/Ц-8 /9 !,6

МАРКА.

ПОЗ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ кол

МАССА 

ЕД, W
ПРИМЕ

ЧАНИЕ

/7 14оо-1$' вы/?./ УжАИЕ ЗШААНОВ МШ/78 / 1 4
НМЕАИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

/9 Ш  ĵ /irSf̂ eSF̂ f 7.9
итшк 5о*5о*5ГдС78С09-66 \JlDAQK ~Beriir}2- ГОСТ!Фи

2 ! t*foo 5 0.38
22 i-25o 41 о,ц
75 4,*6оо 1 2.5
1о t-rto / 0,57
иг ^ X to 5 S 5 & * t* , / 4,5

М/fTEPU/fJb/
Вегон АСЛЯССН 3 7.5 0.66

Канал К  А/2
~i4 T9-M-I-85.9о-ШЧ-5о6 Лтък Л 15s-34 /2 £Зо

25 1П-МШ,%-КНШ-5о5 Моток J!/29~?-f fa боо
28
27

ТЛ'904'f' ВШ’ШИ4П$'ЗЬЧ
Плита ПЮд-Уб-/ 88 /So
Плита /17$'58-/ 4 /5о

28
vi-m-i-mo-mлист К

Участок монолитный УмВ t
29 7ошв 4
30 ГОСТ 949-84 Перемычка Ш2У-8 / /82

МАРКА,

ПОЗ.
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к о л

МАССА

ЕД .К Г

ПРИМЕ

ЧАНИЕ

3/ Пе р е м ы ч к а  Ш 2 1 -8 / /Во
32 ГОСТ 9 4 9 -8 4 / /  ЗП630-8 / IS 7
33 • 38521-8 / /37

34 • 39510-37 / (о2 —

Матери ал ы

Вегой  класса  В 7, f Q29 И*

Привязан

Инв. №

Т П  9 0 4 - 1 - 8 5 . 9 0 — К Ж

Компрессорная станция 5КЦ - 160АО
Проверил
Инженер

Гудков Т— сиди лист ласта*
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Нач ОСШ Саакьянп,- -МШ7 Г Схема расположеннн элементов 
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ГОССТРОЙ СССР
РОСТОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
НЕОНТР Луценко^ 4&м t lГИП Ханйн

*4553-05 *4



СО
ГЛ

АС
О

ВА
НО

__
__

__
__

__
__

__

Ин
в№

Лу
И

.П^
пи

сь
 и

 д
а

т»
 В

 за
м

, им
 eJ

Ng
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

 
Т^

П
О&

Ои
 

П
РО

ЕК
Т 

&
*/

-/
-#

S,
 3

0 
/?

,9Ь
£0

Л*
 S

.
12 8

®

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  
Э Л Е Ш И Г О д  К О Л О А Ц А  К 1

G-6

0000  

J 7

0.000

п
| ~0.29о

r ~ i—
-а?во

2<ю it*► /2оо . S>£rotf хлясс/t А7,Е

/°о\Пес(/АНЛЯ ЛОАГОТО&КА

МАРКА.
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ крл МАССА
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5 5 Ш и т а  а н ш ц а  K l l A f o / 4 4 о
1 6 Кольцо с т е н о в о е  Ц -fo -? ? б о о
3 7 Ъ -Я о о -Ъ 'Ъ ы п ? Пл и т а  п Е т р ы т н я К Ц Ш ^ '1 /

3 8 КоЛоЦОо п о р н о е  К Ц О - / / t o

Ъ ? С р о б а  М И ! к 0 ,в
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9м1 Ум2 УмЗ Ум¥Ум5 9мб
С&7Р&/НЬ/£ ЕАННШ1Ы
ИЗАИЛИЛ ЗАКЛААНЫ&

1 5 .0 0 6 ./- 2.87 ВЫП. 3 М7 /

£ МНЮ5-6 1 1
/3 Г МНИ1-3 12

Н /. ¥ о о -/5  В т . 7 М И М -6 87 /2
15 Ш /07-3 в а
16 МИ5И8 ц г,4 V 32,4 5{н М
п МИ/21-6 /

м 3 iS9*S.S*i!rO ГССГ/0747-76
ЗСг Лк/72 Гост/07C&--SO г 2,окг

Д е т а л и

ФЗА-Ш Гост5781-82
м У* г *  У/5о н н £ 7.6 кг
54 5 В* /ооо Н н г 54 19 0.395КГ
54 6 /7оо to 7о /о 0 .8  кг
54. 7 £=/450 7 7 ь 8 0.6 кг
ьм. 8* 2= 4850 5 3 н 1.9 кг
6.4. 8* £= УУ5о Н 1.8 кг
64 1о £ - /5оо 8 /В 0 .6  кг
54. 15* £=565о 17 М * г
64 19 £= /о8о 6¥ 17 О. У кг
64. 2р е=М во 48 5 0.6 кг
64. £/* £=ЗЧ9о 1о 5 1.Укг
64 z t £=УУ£о ¥ Н 1.7 кг
6.4. 23 £=23Чо Н У 0.9кг
64. 24* £=397о 5 5 1.6 кг

■ 64 25 £=/89о 5 5 0.7кг
64 lb* £=39Уо 2 2 1.6кг
64. £ 7 £*П6о 2 1 0.7кг
6.4. i ё £=£950 2 1 1.2 кг

■ 64 23 £  = 750 1 1 0.3кг
5.4 bo* £=3170 3 1.3кг
6.4 31 £=//50 16 о, 5кг
64 32* г = 2 / б о 13 0.9кг
5.4. 33* £=299о 6 1.0 КГ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ. КГ

„  ------------------т — ---------------------------------------------------------\5егон класса В/2.5 и.в и.в щ  ц/ 2.2 м
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OSOSMAHCHM

ТПИОЧ- h  S S 3th W M -C 1

TfJ 904-1-85.90 -КШН-С4

tAw m M .
CethA АРМАТУРНАЯ C l
70 m Cl

-U C3
C f

ф ё А -Ж  rcC T 5 7 8 / -C Z

&• N 9 0

/ - 99o
1*840

Материалы

Berew нута осл В ТЕ

8

871

^ММJB

44 7
459
0.33

М*

В ПРЕДЕЛАХ ОТВЕРСТИИ СТЕРШИЙ СЕТОН РАЗРЕЗАТЬ 
ПОМЕСТИ И ОТОГНИТЕ В ТЕЛО ПЛИТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, К Г
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ

АРМАТУРА КЛАССА
МАРКА ЭЛЕМЕНТА A-I А-ш •сего

ОМЦИЙ
РАСХОД

voc\$18h8Z ГОСТ 578/-8Z
ФВ Итого Ф8 Итого

л ш 76В 76.9 150.7 150.7 m s 2П 6

Привдзан

Инв. №

ТП 9 0 4 -1 -8 5 .9 0 -КЖ
Ктшрессорнм станция 5КЦ -  160 АО

сам « Т mm..
Р 22

Ш оп моаол1 Т Ш  D id
ГОССТРОЙ CC0L

Р О С Т О В С К И Й
П Р О К С Т Р О Й Н Ш Ш Р О П Т

гчяй-os *«-
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LAE НА РАСПОЛОЖЕНИЯ
в е р х н и х  и  н и о ю н и х  с е т о к  ФОн !

го» и

&

X / т
„ „___ .'X

Ведомость расхода стали на элемент, кг

П арн а  _ _  

Э л е м е н т а  _

*О м 1

UЗАЕЛИ Я АРМАТУРНЫЕ
Ар м а т у р а  к л а с с а

А т1

ГосГ?7В/*3£
ФЬ 4& Итоге

Ш Ш

И ЗАЕЛИ л  закл ад н ы е

Пр о к а т  м а р к и

ёстЗкпЕ Ct a a o Z o

Поташ*??
'Ш$А

&зл
/ и

У&п?
Но

Г о с т  I39Q3-7*/ Т9и-т ?-Во

*гЧ them

1 °

&3е> tiior&xb,.
Шл 2/2*

ВстЗспй

го

Июл

ш

Всего

3 - 3

ЖЦИИ
РАСХОД

2Ч/.& &4U

0.000

l u
- о . & о о

Ф 0 м !2

5 - S

С п е ц и ф и к а  ц н *  *  ф у н д а м е н т а м  ФОм /, Фо м  //, % /2.

1 f ОСОЭНАЧСНИС НАИМКИОМММС
КОА. НА ИСПОЛН•

Пр и м е ч а н и е

%Н! fib), ►

О б о р о н н ы е  е д и н и ц ы

С е т к и  а р м а т у р н ы е

/

/ .У / о - 3  в ы /?./

1с £ п а г -  1*5*415 ч

2 1C Ш т  2 - 5 * 2 5 5 ч

И З Д Е Л И Я  ВАКЛАДНЬ/Е

4¥ 3 ТП  9 0 4 - h  S B . З о  -СШ И -М Н! М Н 1 t o

AV н ТП 9оЧ-1- 9?  9 о  -  к м и -  м н 2 М н2 ! о

иЗАЕЛ И Я  СТАНДАРТНЫЕ Ма с с а ,х д , к г

S
Б о л т S. М & * Зсх=>

- & т з т  ' г в с ю т з . Г б о Ч 2 2 о .  S 3

Ма т е р и а л ы

Б е т о н  к л а с с а  в  2 2 .5 19.6 м 3

БЕТОН к л а с с а  B / Z . F 0.15 0.16 М *

1. И з д е л и я  ЗАКЛАДНЫЕ М Н / ,М Н 2  у с т а н а в л и в а т ь  с  в ы в е р к о й  п о  у р о в н ю . 

О т к л о н е н и е  о т  г о р и з о н т а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  н е  ВОЛ е е  о . 3  м м  н а  д а  ч н е  Io o o m .

2. В  Ф У Н Д А М Е Н Т Е  Ф О /н !  п о д л и в к у  ПРОИ ЗВОД И ТЬ 43 БЕТОНА к л а с с а  B 2 2 .S  с  ЗАПОЛ

НИТЕЛЕМ К РУПНОСТЬЮ  ЗЕРЕН д о  / о м м .

3. П е р е д  УСТРОЙСТВОМ П О Д Л И В К И  п о в е р х н о с т ь  б е т о н а  о ч и с т и т ь  о т  п ы л и  и  

ГРЯЗИ Н П РОМ Ы ТЬ в о д о й ,  ОБЕСПЕЧИВ П ЛО ТН ОЕ СЦ ЕП ЛЕН И Е ПОДЛИЗ СИ  С БЕТОНОМ.

V. В о л  ты п оЗ . S  у с т а н о в и т ь  в  г о т о в ы е  ф у н д а м е н т ы  а  п р о с в е р л е н н ы е

СКВАЖ ИНЫ , З А К р Е Л И В  С П О М О Щ Ь Ю  Э П О К С И Д Н О Г О  К Л Е Я ,  С О Г Л А С Н О

СНиП г - о э о з - s s .

Привязан

.... .....

________

_1Инв. №мм

ТП 904—1 —85.90— КЖ
Компрессорная станция 5КЦ -  160 4 0■ ■ ■ ■ ШШШШШ

1ь№ЫЬк'МШ*!ЗЯЗ. ■-/in" ■а'.".,1 п д т г и
Ивженер1 Растер ягаа №6<s Р | 23

!ZZйгеосш]\Гл»ыятГ
7 - Фундамента под оборудовал» 

OOid, вода Ф0Ш
ГОССТРОЯ СССР

РОСТОВСКИЙ
ПР0ЫСТР0ЙНИИПР0ЕКТ

Йвонтр[ Лтдонк<2>
№ | Ханта :J

*4559-05 J5
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ИННfc,

! $

8 <x>

9 0 "  5

sT

<POm G СпЕЦЧ^ЩСАЦНЯ *  +**AAM£HTA m ^O m Z -  ФОм/0

ОФОЭМАЧКММв

fl, 4og> - SS ьып. i

8

MZAEAUB ЗАКЛАДНЫЕ

н ц а с -Ь
И ЗДЕЛИ Я СТАНДАРТНЫЕ.

МАТЕРИАЛЫ
Бето н  класса В /2,5"

/ -/

о. too
к . ,_
Г-Ч\ <4 -о .Too

л

Ф Ом З

*Г
lie ISoo

tBoo

г - 2

<

*„ !ь $ M D

3 - 3

p

o.too

- O.&DO

9 0  m  7

/7»
IP1

£Sc /

P!

0.00о

I -0.600

Ф О н¥

0 — hSX

^ ' 4 s ?
3*0

7 - 7

£ - 6

o.foo

-o.6oo

0,46*

II
% Lieygg

J 2
- 0.600

1. Подготовку основания под монолитные фундаменты выполнять путем 
втрамбования в грунт щебня или гравия крупностью 40-60мм.

2. Болты поз, 3 установить в просверленные скважины в готовых фун
дамента х, закрепив с помощь» эпоксидного клея«согласно СНиП 2.09.03-65.

а Г e l Т *

О .Ч7о

п 0 •1 $<ЬJr
JF

О -У / о

п 0II
--- :J

-о.Чоо

Ве д о м о с т ь  расхода с т а л и  н а  закладны е изделия t кс '

Ма р к а  

. Э Л ЕМ ЕН ТА

Из л и л и *  з а к л а д н ы е

&ХГО

Ар м а т у р а  к л а с с а Пр о к а т  м а р к и

А-М &Ст З к л 2
Г о с т 5 7 в !-8 2 Ъ с т  /ввоз  - 7у

4to 4/2 Итого * 8 tfaxo
Ф ом  в ho ho 57 *•7 6 .7

0.6 0.6 3.0 3.0 4 .5
\о 0,6 0.6 3.0 3.3 H S

[Привязан

ДйЦнко (,

ТП 9 0 4 -1 -8 5 .9 0 -КЖ
Компрессорнаа станция 5КЦ -  160 ДО 

шаУшег т 
Р £4

Ф унд ам енты  п о д  о б о р у д о в а л и  
ФОЛ -  ФОыЮ

Госстрой сс» 
Р О С Т О В С К И Й  

П Р 0 М С Т Р 0 Й Н И И П Р 0 В С Т |

Jt4S53-QS ЪН
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В1ДОМОСТ1, р а б о ч и х  м ятеж ей о сн о аи о го  ц о м п л и гд  TtT$bV-/-es.9o-K M

НАИМ! НОв АНИС

Q pM f*f£ 4 Л М Ь /£

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФ ИКАМ ## 
/Н еГА Л Л А  С М \ */А Л ъ)

ТЕХ Н И Ч ЕС К А Я  СгтеЦ И ГИ К А Ц И Я
A fe  ГАЛЛА _________________ { о к о н ч а н и е )

Т е х м Ч Е С К А *  СП ЕЦИ Ф И КАЦИ Я  
/МЕТАЛЛА НА ЛЕСТНИЦЫ

С Х Е М Р /Р А С П О Л О И С Е Н /Н Я  A A > A tfo S */x

П УГН И  / /  SAAcHC

С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  /7л о щ а  A c*?
Л Е С 7 Н И Ц  ,  О Г р А  Ж  A  В Н И И . '

£ х  £  М Ь/ РАСПОЛОЖЕНИЯ П ЕРЕК РЫ ТИ Я
_  ~ вЫ 7орКАНАЛОВ 9 КроНШ Г£Ян& &

ПРИМЕЧАНИЕ

& £ /( & /ИоС-ГЪ Н Е Т А Л Л о К о И С Т Р У К Ц н П  Н о  В И Д А М  ^ 'л Р о ф м л к И Г \ьч

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОбОЭНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

С С Ы Л О УН Ь /Е  Д о К У М Е Н Г Е /

/  Ш .  1 -4  
в ы п у с к  3

Б А А К Ц  /ro p tK P A H o & b /E
НСЕЛЕЗо Б е Го Н Н Ы Е. 77РОЛЕ7АРГИ  
Б Н  / 2  м  ГТоД ЛГо С -ТЬ В ^/е :  опор*  
H h /E  К Р А Н Ы  П Б Щ Е П » Н А З Н А У Е -
Н И Х  Г р у З о П о л Ъ  EHT//CXZ. Т Ъ /О

A t о  3 2  г .  У з л ы  # р £ Х 7 Л Е //Н Я
£ГААо/С И К Р А Н & & Ы Х  рЕА бС ол  

Р А Б Ы Н Е  У Е Р Г Р Я С М

/ H S o , 6 - 6  
& Ь/П , О

с г а л ь н ь /е  л е с т н и ц ы J 
П Л О Щ А Д К И ' С 7 Р Е Л ГХ Н к И  И  

р г р а я & а р Н и #  /ч А  Г Е Р И А  Л Ы  
4 Л Х  ТР О Е  К  Т И Р О Б А Н И Я

липе, з - з  л
в о / п у с с  А 

Ч лс^гь a ,  Z

С т а л и н е /е  / в с т р н и Ы у  
П л о щ а д к и  С Т Р Е М Я Н К И  И  
И Г Р А  Ж  Л Е И  И Я  • К о р с -Т р и х ц и И
И З  Х 0 Л (> 4 Н о ГН У 7 Ь /Л  Н Р с х р н л е и

&ЫЛУС1С {

Узлы С ТЛ Л Ъ Н Ы Х  
К О Н С ТР УК Ц И И  П Р О И З & 0 Л С 7 & Е Н -
H P fx Зд а н и и

М /ЛРНИРНЫ Е ИЗЛЬ/ Б А Л О В Н Ы Х
И  РА Н Н Ы Е И З Л Ы  /7РИМ 6/ЕЛННЯ  
Р Н Г Е Л Е И  К  Х о до Н Н А М

*  ̂ Ра б о ч и е  , Уе р г е н о ц  /м ета л л и ч еск и х
Л С О Н С ’Г Р {//£ Н £ 4 £ / р х З Р А  £ •*>  7 А А /& / / 7 а  J / C -X o /L H E S M
Д А Н Н Ы М  f /77*Р Е Е Д  Е Н Н Б / Л /  /3  а /5 /? /И Х  Н х А З А Н Н Я Х

ГУ '  P A X SoV Jx у р р ^ Ж Е Л / 
архнгея.п /р м >/х  P£&£:jf///f 777 PoY-T- SS, Ч& -  ДР=>

2 ‘ c ^ a J h e h u h  *  £ 5 ^ 4 1 ^ л  ^ Л н ь/ РЕШ ЕНИЯiP  ЕДИНЕНИЙ ЯЛЕИ EHToB KoHC TPYX.LL ИЙ
ЛГолиукогао /7 д и а м е т р  б ^ г о в % лнна
Ч_л 7а  ХЩ _  сЗа р //ь/Х ШЗо& onpe  /ffr yiftsoTG# _

ПРИ РАЗРАБОТКЕ A fETA A YP oeo УИЫХ Й ЕрГЕО /С Е//

s  # « * ш т к

* * 4 3 % $ % *  9 * Ц 1 £ ?  9 % 7 -Ъ . /7'° * 3* * ' ТЬ

^  ^ £Р £КрЫ ГИЕ М ИАЛаЛ ДЗ/ПсЧ/Ш ТЪ и з
**пшичшс*нк щ т ъ *  A U c c J  ™  s Jaes S b * r

^"' Р^К ор/ЕН Д Л Ц И И  П о ОКРАСКЕ СТАЛИНЫХ 

7 П 9 о с мог р иг е  Ко м п л е к т

/ / а  ГРУЗКИ

Д А Н Н Ы Й  П Р О Е К Т  В Ы П О Л Н Е Н  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  Д Е Й С Т В У Ю Щ И М И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  Н О РМ А М И  И  П Р А В И Л А М И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я , К О 
Т О Р Ы Е  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я  О Б Е С П Е -  
ЧИ ВА Ю Щ И Е  В З Р Ы В О П О Ж А Р Н У Ю  И  П О Ж А РН УЮ  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  
С О Б Л Ю Д Е Н И И  П Р А В И Л  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И  З Д А Н И Я  
(С О О Р У Ж Е Н И Я ). Р Е Ш Е Н И Я  П Р И Н Я Т Ы  НА О С Н О ВА Н И И  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е - 
Ю Д ^ а ^ Ц АН ИЙ  И  У К А З А Н Н Ы Х  В Н И Х  К А Т Е Г О Р И Й  П О М Е Щ Е Н И И  и

ПияшВ тптщ, ц м т  5> в X»HU«
Т т т в Л  п я т и?  пр о и н  щ — п ти ги и  in n u ir  
Дм»

2 .

/ f o +н М 0С.Т0&ОН
ГРУЗпП&Д ЬЕМИЮСГЫО 

С  Г70АА
П /

Р л ек т Р и и ес*н &
-/ 1 ,£ Г т -  И/7РАПА, 

ПРОЛЕТЮ М Н 0 &  м  
f+rPST3*A ил ппрпкрр/т^е 

Н о к  П а  .

-ИИЕАА

КАНАА&Р»
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МАРКА

МЕТАЛЛА 
И ГОСТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

И РАЗМЕР 
ПРОФИЛЯ 
1ММ)
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ОФ
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Я

< с
& 1
\ §
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{-

5
1
5ч

|

&ААКМ 
/ТЕРЕК- 
РЫ7НЯ AEEWtt-ntH,

0/7af>bJ

Зеаьои
КРАНО
ВЫЕ

<у

ж

МАССА IKJf rtbMOCTH 
Э- МЕТАЛЛЕ ПО КвАР- 
ТАЛЧМ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ), (Т)

жО

КОД ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУК 3
626/02 £2629* 3ZS237 о I I I «

1

ЛВУТА&РЫ

Ш ^ В е В ТГРАНАМИ ГоЛоК
Гост 2 £&2 о -S3

£Q-3/rc6-1
7УГР/~№ЗА

I  2 о Ш / / М 5 2,9 ° ,t 3 ъъь 7в(в
126 /ft г г т о,72 о,/в 0,9 25,7

Итого /23га г .е г 0,9/ 3,13 М ,5
ВСгЗслЕ-/
7ytf-P3eZ3-8o I 4s s / 3 2437 0,23 0,23 6,5

ИТОГО У ЩВо 0,23 0,23
вС£Го ПРофИАИ 5 2 ,е г 0.41 0,23 3,4В //о,В

О аль
/ЪрИУЕКА ТАЛАЯ 

/ИВЕЛАЕРЫ 
fec-r 0 2  40’#9

Зсг £ло7 2
(Ъбт38о-У с / о 6 26/4 о , /2 о> /2 S , 2

итого 7 ту* о./г О,/2 S,l
БСгЗпсб-f Г / 6 В 26Ш о,16 0/16 6 £
7yW-f-Jc#$-£o г / в 9 262/ о ,/ 0 / 1 ЗА
ИГогь /о 12&о q 26 о,ге 9,6

ОУГ2С - /5 term s/, п г  Зо 1/ гМ о Ш 1 о, о9 С,09 1 .6

ИТФГо а &,&s 0,09 / , 6

ВсЕ/Ъ fJPcxptfA# и <433 о, OS 0,95 76,9
Стале ГГРорлтНщ 

УгЛОВАР 
рАВНОТТ&ЛоННАЯ

/ост 8 5 °9 -8 6

feer 300-7/
/.Го а£Ъ*Г /У 1/гно 0,05 0,09 7,В
е СЗ*63»5 /9 /12% 0,03 0,03 1 .6

И Того /в 0 , 0 8 0 , 0 8 4Л
ГСгЗпсв , Гест 38° - 7/ A 8o*So*Q а Ilia, о, 1 о . / 4,4
ИГоГо / 8 0 , 1 0 , 1 w

Г /оо»/ео, 7 /9 №<х> О,о3 <о,оЗ /А
ИГоГо го О, с>3 0,03 9.1

ВсЕ/Ъ ГРофл/ЛН 2/ 2./2 о 0,оЗ о, / 8 0 ,1 1 9,7
Сталь прокатил* 

Угловаи
рГг Зкп2  /ост 38&’ 77 / /00*63*8 гг 22  И2 о,о£ 0 /3 о,18 5,8

/1ЕРА&НОГк>А0 /НАЯ
fear $Sfo~ Be

3>св/ь Профиля 23> т ° <*oS &,13 о,18 S, 8

Аисты СТАЛЬНЫЕ 
с ронвииестим
и НЕЧ£ &И7НЫМ

бСгЗкп2
/0сгЗ&>-7/

г / 0,0 / o o f о,б4
е?*& 29 3,3 з .з М бРИФЛЕНИЕМ

Гост 856Q- 77 ф/ГоГЪ 2В 7/вг А 31 з,ы № г
Всего профиля 2 1 т о 3J.1 5,3/ /ш
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 
/ЬРРЧЕ&А ТАНА В 

СРРТАМЕНГ
ГосГ /оЗ-76

ВСгЗкпО.
Г^гЗво-7/ -  Зо 18 0, /7 0,17 /0,9

- у* /оо 29 О, о / 0 ,0 / 064
и ТЫо Зо т 0//S /Ш

ЗС£То ПРОФИЛЯ 3/ ШЧо * > , / 8 о, / 6 /ГЛ4
ПросШлН ГУ уть/Е 
ЗАМКНУТЫЕ 
СВАРНЫЕ 
КВАДРАТНЫЕ.
ту36-2261- во

fJr з 0/72
fber000-7/ а/оо*7оьИ/ 3Z О ,и <*39 « л

1
... 1 
f
G

ВСЕ По Г/Рофил;, 1 33 №35 7092. J L L
1

J 3 £

Привязан

№»■№___ ____

ТП 904-1-85.90-КМ
Компрессорная станция 6КЦ -  160 >0

Тахшгоесжая ооецифахдди 
мета

М  » I
го с с т те й  с с о _  

РОСТ01КЖИЙ 
ПРОЯСЛЮЙШИПРОПСТ

iM559-OS 3€



СО
ГЛ

АС
ОВ

АН
О

13 6

•о
$

$
о

<*

!5

<

$

»ч

I

1

I

ВИД ПРОФИЛЯ

и

ГОСТ. ТУ

МАРКА

МЕТАЛЛА 

И ГОСТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

И РАЗМЕР 

ПРОФИЛЯ 

|ММ|

>

I
1

к о д 1— m ttk u m т ш ------------
I ПО ЭЛЕМЕНТАМ KOHCTP. Т

I
0

f t

М АССА ПОТРЕБНОСТИ 

В  МЕТАЛЛЕ ПО КВАР

ТАЛАМ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ», (Т)

1
к
Vш
ос

1

i%

В
И

ДА
 

П
РО

Ф
И

ЛЯ

к< с
A. S

I  §  1  I

1

2
<Ь
0  ш
X
1 Д

Л
И

Н
А 

(М
М

) ДААХЧШГРЕ-
кршш лесгнЩ

ОЯоРЬ/

Ъ аъш
tfpAHto-

ВШ
<
U

1
к

К О Д  ЭЛЕМ ЕНТА KOHCTPVt э

526/53 52£24о 526234 8 I I 1 ! ¥

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ
Гост /99о5  -  71

ВСгЗпсб- f /5=/о З У 0 ,08 0 ,0 0
Л / 2 35 о,1Ч 0,14 3 ,o

<5«/4 з е 0,1 О ,/ {94
S - 2 o 37 o ,6 5 о ,б 5 8,45

ИТъГо 33 /23о, о ./в о,79 0,97 (*,4
6йЗм?Т
fcr3 8 o-V

S -G 39 0,06 0,06 1,8
*5» 8 Чо о ,о / O ,0f *,S i

НТоГо 91 ШЧо 0,е>7 Z.9l
&СЕГО ПРОДЛЯ П 7tto о,25 -0,79 / ,о 4 /8,3
С тале
ГорЯУЕКА ГАНА9 КРУГЛАЯ
fcc.r 2590-ев

&СгЗе /72
Госгево-71

4>i£ 93 о,о1 о ,о /

ИгоГа W 1Шо Н11 а о / о ,а /
Рельсы

£РАН°ВЫЕ
сортамент 

/ сс,г P1Zi-j£

рсгЗнсбЧ
ТУ71/. /_ КУТКЕ с КВ 7а 45 • г*✓  7/ 7  / v W *^ *4'

И То Я , 4G ПЗоо 3143 w ч .чНТОГо МАССА МЕТАЛЛА 47 2 ,9 S ,f9 S 0 7 i5 .S e
i s s s & b * * * 48 ° ,ч н 7 0
rffccA МЕТАЛЛА 49 79,974 399ft
/5 Т*>М 
ЧИСЛЕ

/7а ММ РАСАМ

&Сг*>кп1 So « s e t
ЬСгЗтсв-/ 51 8 ,86

&Sr3cnS-! 52 ortG
Р9/2С-15 53 Q oS
вСгЗпсС 5 4
ВСгЗсп 2 5 5 of 34

Масса постла/о/  ?А£МЕМГО& /тоКВАРТАЛАМ. г  /ЗАПОЛНЯЕТСЯ
'заказчиком )

I
ML
ж
Ж

П р и вязан

Инв. 14
1

ТП 904-1-85.90- КМ
Компрессорная станция 5КЦ -  160 А О

i n . т а 1 H I! Р Г Я Е Р М  ? ш ш И и 1 Л 1 И 'Ш
Прокопенко' /$ 0 1 * у Р  з
М акарова - j W
С а а ш в щ - Т я х н м ч е сх а н  с п а ц и ф н к а ц м  

м е т а л л а
(о к о н ч а н и е )

ГОССТРОЙ СССР
РОСТОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНШШРОЕХТГпш 1
Д у Щ » В £ у Щр—

1 4 5 S 9 - W  У 1



/7
r0

sf
eT

 
Р

оУ
—

<
в

£
. 

&
с>

 
Л

£>
$о

*г
-*

Г

$

1
&

?

в и д  ПРО Ф И ЛЯ

и
ГО СТ. I V

М АРКА

М Е ТА Л Л А  
И Г О С Т

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

И РАЗМЕР 

ПРОФИЛЯ 
(ММ)

>

8

Г к о д  Г _

<
X
S
§

1 М А С С А  М Е ТА Л Л А  1 
1 П О  ЭЛЕМ ЕНТАМ КО Н С ТР. Т  I (Г r ^ r ~ z ~

1
«|  I «

t  1J с
§  «

1
3

ос | 2  < с  | £

| | |  1 *  с  а с | К О Д  ЭЛЕМ ЕНТА КОНС ТРУ К

8 < 
1 I

Я ®са <  
1 §

I X
j  A  Ь  
I J S

f  £U 0 ш5 c  §  
§ c

■ МДСС.А S W  J ГСВПСЛ. 1 n
1 8  М Е ТА Л Л Е  П О  К В А Р - 
1 Т А Л  «ЗАПОЛНЯЕТСЯ J ИЗГОТОВИТЕЛЕМ) e ГП

.1  * _ \& 629& ш гч4
| iO
I  ° П_П_ I i i %

Стал** я ро с тн а*
УГЛОВАЯ

рлвнопоЛоунАЯ 
facr 6609- 66

&Сг6*л2.
ГосгЗ$>7/

/-66*25*3 1 1 0*о£ 1 o,oS X4*3
a 76*75*6 0,о<*9 ое& о У <76 J

Е вО*во*6 о>,об 2,69 1
1

j
J/pa/a //2У° о,о69 о, об о, / / У 8,7 I

&СЕР> /7Р&&4АЯ Ш о 0,О& о, об о ,н Ч 8 ,1 ______ 1 г
Сталь листовая 
хал 04но га  тара Я

СОРТАМЕНТ
Гост /99о9- 76

& C r3m Z

/ссгзеь-jf
< Г -У е>,о( о , о / o,69

1 T
нгогь №Чо о,°/ О, о /

&сеп> /тро<риля 7/20 0,0 / о, о / o,ev
Сталь

Г°р*черА таназ
КРУГЛАЯ 

СОРТА МЕНТ
Гост 2 5 90 -7 /

&СгЗ гл2 
/остЗво-7/ Ф /е 0,0/ t>,oi

ИТОГО №Чо //// OtOi €>,of
Т/олоСА СТАЛЬНАЯ 
/ЬрЯ/ЕГАГАНАЯ 

Сор ТА MEр Т
fe c r/о3-7G

5 С гЗ т 7
/дог 39а-7/

0,о  6 0 ,0 3 m

НТЬГо 1№> Ш / 0,03 o ,o J 191
/7рориль- 
ГНУТЫЙ 

9M r У  2 ~/*о-7о

ьсгЗкп г ,ГЬСТЗво-1/ {  0o*3o»tS*3 j 0,о5 \ 0, O S’
ИГоГо ЦМо\ - о,с>5 0, 0s

В/ВЕЛЛЕРЫ 
СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ 
РАЗНОГОЛОУНЫЕ ОорГАМЕИТ

/Сет 9278-06

&СгЗкп2
/ост38о-//

С /во *5о»Н\ !1 1 о,°7 0 ,0 7  i
j i

итого т о 793о о о г 0,07
Швеллеры  

СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ 
НСРАВНОНОЛО/ННЕ 

СОРТАМЕНТ

ЗСгЗкп2
Гост390-7/

Ь5о*Уо* Ф1Ь О ж o,-/Z

fear В2В/-$о ИГоГо i№ ° 73/9 о , / г 0,7 2
А,исты стальные 
с РОМВИЧЕСКИМ 

В НЕ НЕВИННЫМ 
РИФЛЕНИЕМ

/ост 056& -7J

ЯРтЗкпг 
/Ъст 38о'7<

<Г* У О ,°/ 070/ q€9_

ИТОГо !№о TiSZ 0 ,0 / 0,0/ 0,69
Итоге, МА ССА 

МЕТАЛЛА <$769 _O jiS _ <=»///
Вс е гоМАССА ME ТА AM о ,* /V a ,9
6  Том ннелепо МАРТАМ e c T3taZ e,4 M

\ Масса Поставки 
элем ентов гш 
КВАРТАЛАМ,  Т  
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ЗАКАЗНИКОМ)

I 1
IL .
ш

/У

г 1
1
1
ЙЗТЯ 1107ЮЭТ13SBB
инженер ирокавенхо
Pam Махагона CEI
Нмост Саакмшу Z—
Hконто Лпхенжо':

i_____ ГИЙ 1 Ханд

Привязан
■ ■ ■ шшш ш

'ВШ И ■ ■ ■ ■ ■ т ш H I
'ШШЯШ'ШШШШВ В П в в
К П И ш я т т н в в в в

ТП 904-1-85.90-КМ
Компрессорная станция 5КЦ -  160 АО

сада акт шею
F 4

Уехшгааехаж спецнфкжацжя ГОССТРОЙ СССР.
РОСТОВСКИЙметалла ж а  лестницы ПР0МСТР0ЙНИИПР02СГ

&455VOS Vi







iissv ^ s 41



Т
и

п
ов

ой
 

п
р

ое
к

т 
9

0
4

-1
-8

5
.9

0
-О

В 
ал

ьб
ом

 5
б

1  Общие указания .

1 L Дптпшй комплект рабочих чертежей отопления и вентиляции 
разработан на основании технической документации оговоренной в 
общих указаниях на листе 1 архитектурно-строительной части про
екта

1. 2. Проект разработан с учетом требований основных действу
ющих норм и правил СНиП 2.04.05-86 , ГОСТ 12.1005-68 ,а также 
"Правил устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холо
дильных установок*.

1 3. Расчетные параметры наружного воздуха приняты
-  в холодный период для отопления и вентиляции 

по параметрам Б* -30° Q
-  то же, для вентиляции по параметрам "А* -18 ®Q
-  в теплый период ,по параметрам А* - 22 ®С

1. 4. Теплоноситель для систем отопления и вентиляции -  пе
регретая вода 150-70 ®С

1.5. Теплоснабжение предусматривается от тепловых сетей 
промпредприятия .

2. Отопление .
2.1. Отопление машинного зала воздушное .совмещенное с при

точной вентиляцией с автоматическим регулированием температуры 
воздуха в помещении до 17®С .В нерабочее время приточные систе
мы работают с рециркуляцией .

2.2. Отопление помещений маслохозяйства и оператора -  ре
гистрами из гладких труб на сварке . Помещение КРУ не отаплива
ется

2. 3. Монтаж системы отопления выполняется в соответствии со 
СНиП 3.05.01-85 .

2. 4. Трубопроводы диаметром до 50мм монтируются из стальных 
облегченных водогаэопроводных труб по ГОСТ 3262-75* ; диаметром 
более 50мм -  из электросварных труб по ГОСТ 10704-76 .

2. 5. Трубопроводы и нагревательные приборы после монтажа ок
рашиваются краской ВТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 .

2.6. Регулирующие клапаны 25ч940нж Ду=25мм устанавливаются в 
соответствии с типовой серией 5.903-1 и подключаются по черте
жам проекта автоматизации .

2. 7. Гидравлические потери в системах отопления и теплоснаб
жения на вводе составляют не более ЗОКПа .

3. Вентиляция

3.1. Монтаж систем вентиляции производится в соответствии со 
СНиП 3.05.01-85 .Воздуховоды выполняются по номенклатуре Мин- 
монтажспецстроя СССР ВСН 353—86 .

3.2. Воздуховоды выполняются из черной кровельной стали, 
при изготовлении покрываются внутри и снаружи эмалью ПФ—115 
по грунту ГФ-021 в один слой .

3.3. Установка крышных вентиляторов выполняется по серии 
1.469-7 в.2 .

3.4. Тепловая изоляция элементов вентсистем выполняется ма
тами минераловатными прошивными М-125 толщиной 50мм с обкладкой 
стеклотканью Т-10 с 2 -х  сторон по ГОСТ 21880-76 с покровным 
';лоем -  оцинкованной сталью Ь=0,5ммг

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КО
ТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
(СООРУЖЕНИЯ) РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧБ- 
КИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ЗДАНИИ
П и ш а  *ш деа«р проект» Х а Н И Н  В *  В *
Тплмшй жяятжгр проект*
Д *т*

-  для воздухозаборных коробов систем Ш ,1В до калорифера;
-  для воздуховода из помещения оператора .проложенного че

рез машэал ( звукоизоляция ) :
-  участков воздуховодов систем В4 ,ВЕ1 ,ВЕ2 ,в узлах прохо

да по серии 5.904-45 .

4. Использование вторичных энергоресурсов .
4. 1  Для предварительного подогрева приточного воздуха в 

системах Ш и И2 в зимнее время используется ниэкотемператуная 
■ода системы оборотного водоснабжения компрессоров с t=30* С в 
количестве 14м у  час при д t= 10* С ( по воде ).

4. 2. Экономия тепла составляет 141400Вт или 980 ГДж/год .
4. 3. Ожидаемый экономический эффект от использования оборот

ной воды 3500 руб в год
4. 4. При привязке проекта необходимо учитывать возможность 

использования для других объектов дополнительного тепла от 
~в00 м*/час оборотной воды системы охлаждения компрессоров 
с t=30eC .

_________________ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ_______________

о во зн а ч к ш ш

4.904-69 

4.903-10 ав

5.903- 2

6.904-1 а ОД ч1 и 2
5.904- 45

5.904- 51

4.904- 25
5.904- 38

5.904- 4 

5.903-7

7.903.9-3 а0  .1

1 4 9 4 - 1 0

5 . 9 0 4 - 2 0
5 . 9 0 3 - 1

5.904-13 а 0,1,2 

1489-7 а2
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ТП904-1-85.90-ОВ-ВМ

ССВДОННЫЕ. ДОКУМЕНТЫ

Детали крепления санитар но- техни
ческих приборов и трубопроводов 

Изделия и детали трубопроводов 
тепловых сетей. Грязевики . 
Воздухосборники для систем отоп
ления и теплоснабжения вентиля
ционных установок 
Детали крепления воздуховодов . 
Узлы прохода вентиляционных 
шахт через покрытия .
Зонты и дефлекторы вентиляцион
ных систем .
Подставки под калориферы .
Гибкие вставки к центробежным 
вентиляторам .
Двери и люки для вентиляционных 
камер .
Унифицированные конструкции при
точных вентиляционных установок 
Конструкции тепловой изоляции 
трубопроводов надземной и подзем
ной канальной прокладки водяных 
тепловых сетей, паропроводов и 
конденсатопроводоа 
Решетки щелевые регулирующие , 
тип Р.
Клапаны огнезадерживающие .
Узлы обвязки регулирующих клапа
нов на трубопроводах теплоснабже
ния калориферных установок . 
Заслонки воздушные унифицирован
ные для систем вентиляции кругло
го сечения .
Покрытия зданий с крышными вен
тиляторами для безфонарных зда
ний с зенитными фонарями .

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ., 
Спецификация оборудования .
Ведомость потребности в материа
лах

Ввод тепяо- 
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1 В таблице указан расход тепла в рабочее время , в нерабочее вре
мя расход тепла на отопление составляет 111,8 кВт /  96200 ккал/ч . 

2.* -  тепло на вентиляцию от использования оборотной воды с t=30*C

ВЕД О М О СТЬ РА БО ЧИ Х Ч Е РТЕ Ж ЕЙ  ОСНОВНОГО КОМ П ЛЕКТА  ТП  9 0 4 - 1 - 6 6 . 9 0 - О В

ЛИСТ

1 Общие данные .

2 План на отм. 0.000 . |
3 План на отм 3.600 .Разрез 1 4  .
4 Схемы теплоснабжения .Схема системы отопления . 

Узел управления .

5 Схемы воздуховодов систем Ш ,1Е ,В2-В4 ,ВИ ,ВЕ2 .
8 Установка систем Ш, П2 ,В4 .
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L Переходы из тонколистовой сталв тол
щиной 1,4мм ( марка Ш.9 , П2.9 ) иаотщро- 
вать в соответствии с указаниями на листе 1 
пункт 3.4 .

2. В воздухозаборном коробе и воздуховода 
установить закладные детали для термомет
ров н датчиков температуры:

пол 3 и 6 -  ЗКЧ-1-07 установка 8 
поа 8 ж 9 -  ЗКЧ-1-87 установка 38

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

мша.
АШ М Й АП И ПП кол. МАССА

пег ЩД4СГ

-Ш Ж
П1.1 , Вентилятор радиальный
т В-Ц4-75-5-Я05 

N 5 , исполнение 1 ,
диаметр колеса 1Д Дн, 
Л0° ,с виброизолято-
рами.с электродвигате
лем 4A100S4, 1435 
об/мин, 3 кВт 1 113,6

т.2, 5.904-38 Гибкая вставка
IE.2 В.00.00-09 1 1*71
т .з , 5.904-38 Гибкая вставка
Ш.З Н.00.00-11 1 1.51
Ш.4, Калорифер биметалли
игл ческий КСк 4-9-02ХЛЗА 3 68т.5, 5.903-7,вьш.1 Конфузор ДО.000-03 1 47
П2.5

1т е 5.903-7,выл. 1 Фланец Ф0.04-01 5.0
IE.6
т.7, 4.904-25 Подставка под калори
IE.7 фер 6 2,03
т д Заслонка воздушная
IE.8 утепленная без элподо 

грева ПЮООхбООЭ с
электрощшводом 
МЭ0-40/63-0.25-82 1 53,7

т.9, Изготовить по месту Переход из тонхолисто
П2.9 вой стали толщиной

1,4мм с размера ЮООх 
800 на размер 900x500 
длиной 1=850мм с ши

тло,
пами под изоляцию. 1 31,5

5.904-4 Люк утепленный гер
П2.10 метичный Лу 0,6x0,5 1 20,2

В4
В4.1 Вентилятор радиальный 

В-Ц4-75-2.5-Л05
N2,5, исполнение 1 , 
диаметр колеса Ц Дн, 

Л0°,с виброизолято
рами,с электродвигате
лем 4АА56А4 ,1375 об/ 
мин ,0,12 кВт 1

В4.2 5.904-38 Гибкая вставка 
В.00.00-03 1 0.91

В4.3 5.904-38 Гибкая вставка 
Н.00.00-03 11 0,86

ТП 9 0 4 - 1 - 8 5 .9 0 - ОВ
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в е д о м о с т ь  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТП  9 0 4 - 1 - В5 80_ в к

лист

1 Общие данные (начало).

2 Общие данные (окончание).
3 План на отм 0.000,3.600. Сечения 1-1:4-4.

4 Схемы систем B1,T3,T4,KL
5 Схемы систем В4.В5.К13.
6 Установка пожарного крана 050мм в шкафу.
7 Шкаф для пожарного крана 050мм Габаритный чертеж

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИИ прцмкддри»

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.900-10 
Выпуск 4

Альбом оборудования, фасонных частей 
и арматуры для сетей и сооружений 
водопровода и канализации.

4.904-69 Детали крепления сапитарно-техни
ческих приборов и трубопроводов

3.900-9 
Выпуск 1, 4

Опорные конструкции и средства 
крепления стальных трубопроводов 
внутренних санитарно- технических 
систем

4.900-9 
Выпуск 0, 1

Узлы и изделия трубопроводов из 
пластмассовых труб для систем во
доснабжения и канализации

7.903.9-2 
Выпуск 1

Тепловая изоляция трубопроводов с 
положительными температурами

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТП 904-1-85.90-ВК-С01 Спецификация оборудования

ТП 904—1—85.90— ВК— ВМ1 Ведомость потребности в материалах

РАВОТ ТРЕБУЮЩИХ СОСТАВЛЕНИЯ АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАВОТ
Т ~

N
Sun

пумявми

1 В Гидростатическое (гидравлическое) или манометри- 
§ 1. § ческое (пневматическое) испытание трубопроводов 

В при скрытой прокладке трубопроводом

СНиП
3.05.01-05
а3.9.

2.
Гидростатическое (гидравлическое) или манометри
ческое (пневматическое) испытание изолируемых 
трубопроводом

СНиП
3.05.01-05
пЗ.0,

3.
Гидростатическое (гидравлическое) испытание уча
стков систем канализацицпроложенных в земле; 
коробах или подпольных каналах

СНиП
3.05.01-85
п.4.13
п.4.14

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
СИСТЕМЫ

ЗОТРЕВНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД

УСТАНОВЛЕН
НАЯ МОЩ
НОСТЬ ЭЛЕК- ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАПОР НА ВВОДЕ 
М УЯ/ч л/с

дуя по- 
пТс

ЛЕЙ***
Водопровод
хозяйственно-
противопожар
ный

15
25

1.3 0,31 0,28 5,94 Примечание
п1-3

Водопровод 
оборотной воды 
—подающий 
-обратный

30 14400
14400

000
600

166.5
168.5

Горячее
водоснабжение

15 0.7 0,35 0,27 Примечание
м4

Канализация
бытовя

1.3 0,66 2,2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

. ш—  Водопровод Хозяйственно-противопожарный 

ШЗ-— Канализация дренажных вод 
сзз Счетчик воды 
&  Задвижка с электроприводом

1. Расход воды на полив газонов и усовершенствованных покрытий- 0,7 мЗ/сут.
2. Расход воды на пожаротушение-5,8л/с (2к2,9л/с).
3. В числителе указан напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении, 

в знаменателе указан напор при пожара
4. Расход горячей воды на подо1рев масла в компрессорах во время пуска 

в холодное время года в основные показатели не включен

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КО
ТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕ
ЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
(СООРУЖЕНИЯ), РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕ- 
КИХ ЗАДАНИЙ И УКАЗАННЫХ В НИХ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ЗДАНИЙ ^

Главны*  жахежер проев** '  ХвНИ Н B R
Главки* ж в х е ж е р  проев** оргажяа&цхщ, оря
Д***

Прхясяад

Ен» N
•4Al_

ТП 9 0 4 - 1 - 8 5 .9 0 - ВК• f ' /

__»/ Компрессорная станция 5КЦ-160А0г. m in  ьштпгш ъ уяа
Омди Лает Л*вто*
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я н
Общие данные (начало)
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ВОДОШТРЕВЛКНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
СТОЧНЫХ ВОД 

ПОСЛЕ ЛОКАЛЬ
НЫХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ,мг/л
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ИЗ СЕТИ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И З  ВОДОПРОВОДА 
ОВОПРОТНОЙ в о д ы  
П О Д А Ю Щ Е Г О

ХАРАКТЕ

РИСТИКА 

СТОЧНЫХ в о д

В  ВОДОПРОВОД 
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 
ОБРАТНЫЙ

МЗ/СУТ МЗ/Ч д о Ю/СУГ к з / ч до МЗ/СУТ МЗ/Ч до

Компрессор 43BIH60/9 5 24 техни-
т е с к а я <-30 непрерывный 90 10800 450 125 1=37 "С непрерывный 10800 450 125

5 п е р и о д и ч е с к и й 0,2* 2,8* 0,8*

Установка осушки воздуха 5 24 гехни-
и е гка я -̂30 непреры вны й 30 3600 150 41,5 t=37eC непрерывный 3600 150 41,5

ОВ 40-2-1
Итого: 0,2* 2,8* 0,8* 14400 600 166,5 14400 600 166,5

Расход горячей воды отмеченный знаком * в расчетный расход не принимается как не совпадающий по времени
** Качество охлаждающей воды общая жесткость -бмолу'мЗ;

карбонатная жесткость *2,4моль/мЗ; 
некарбонатная жесткость 1,8-2моль/мЗ; 
взвешенные частицы-50 мг/д 
водородный показатель-6-9 ед pH; 
содержание нефтепродуктов 17мг/л; 
сухой остаток <М300мг/л

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи внутренних водопрова и канализации раз
работаны по исходным данным, приведенным в общих указаниях к ос
новному комплекту рабочих чертежей архитектурных решений

1

I
■

!
i

2. Системы водопровода и канализации запроектированы в со
ответствии:

-СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация 
зданий".

-СН 478-80 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей 
водоснабжения и канализации из пластмассовых труб”.

3.3а условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого 
пола машинного зала, соответствующая отметке по топографической 
сьемке

4. Системы водопровода и канализации запроектированы 
-системы Ш.ТЗ.Т4 из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; 
-системы Ш.К13 из пластмассовых канализационных труб.
Ввод водпровода выполнен из чугунных напорных труб

5. Места проходов пластмассовых труб через строительные кон
струкции должны заделываться цементным раствором на всю толщину 
перекрытия Перед заделкой мест прохода трубы должны обертываться 
без зазора рулонным гидроизоляционным материалом. Расположение 
соединений трубопроводов в строительных конструкциях не допуска
ется л л

6. Расстояние между креплениями канализационных пластмассовых 
труб должно быть не более 10 диаметров трубы

7. Отметки на схемах напорных сетей относятся к осям труб, на 
Схемах самотечных сетей к лоткам труб
Напорные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002-0,005 в 
сторону водоразборных точек и специальных устройств

8. Тепловая изоляция труб, показанная на чертежа* предусмот
рена цилиндрами минераловатными на синтетическом связующем тол
щиной ilO мм с покровным слоем из стеклопластика РСТ по
ТУ 6-11-145-80.

1

О.При сварке оцинкованных труб, восстановление цинкового 
покрытия предусматривать краской, содержащей не менее 94% цинко
вой пыли

10. Стальные трубопроводы, опорные конструкции и крепления 
окрашиваются эмалью ПФ—115 в два слоя по одному слою грунтовки 
ПФ-020.

11. Опознавательную окраску трубопроводов выполнять по ГОСТ 
14202-69. Противопожарные трубопроводы на участках'Запорно-peiy- 
лирующей арматуры должны окрашиваться в красный цвет.

12. Пожарные краны комлектуются пожарными стволами PC-50.01
с диаметром спрыска наконечника 18 мм и пожарными рукавами длиной 
20м

13. Необходимость установки регулятора давления на подающем 
трубопроводе оборотной воды определяется привязывающей организа
цией исходя из фактического давления в существующей сети оборот
ного водоснабжения

и.Указания по привязке проекта приведены в пояснительной за
писке альбома! раздела ВК .

ПТ1ЩЗГЗПЯТТТПГП №/&

ш ш Зорина

ТП 9 0 4 - 1 -  8 5 .9 0 - В К
Компрессорная станция 5КЦ-160А0
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С п  Е Ц И Ф И К А Ц И Я

МАРКА.
ПОЛ ОвОЗНАЧСИИС МАИМКНОММИС кош

МАССА
Ч , « г

ПРИМ1*
ЧАНИС

I . Вентиль 1Б1р 0 60мм I 2,9
2. ГОСТ 2217-76 Головка соединительная

ИУфтовая ГМ-50 I 0,22

3. ГОСТ 2217-76 Головка соединительная

рукавная ГР-50 2 0,38

4 . ГОСТ 472-75 рукав пожарный напор- при
nJTMHft

ный льняной 0 51мм I 6,40 20м

5. ТУ 22-4814-80 Ствол пожарный руч-
ной PC-50.0I I 2, 0

6. Лист 7 Шкаф для пожарного
крана 0 50мм. Габа-

ритный чертеж. I 70

7. ГОСТ 8968-75 Контргайка 50 I 0,174

8 . ГОСТ 8966-75 Муфта 50 I 0,409

1. Установку дистанционного пускателя электрооборудования выпол
нить согласно электрической части проекта.

2. Размеры, помеченные к, приведены для справок.
3. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола и джину рукава 

принять по общим данным основного комплекта.
4 . Окраску труб выполнить в соответствии с общими указаниями 

основного комплекта.
Опознавательную окраску пожарного крана выполнить по 

ГОСТ 14202-69.

2 Г

П л а н  п о М

3J

| 2

Ик&К

111 .!!ШД fill JITOwTV КЙ И

X X X

ТП 904-1 -8 5 .90-ВК
Компрессорная станция 5КД-160А0

Установка пожарного крана 
—  (ЗГ50шс в  шкафу.

SaasL Пжа*

6
Лшяю»

Госстрой СССР 
РОСТОВСКИЙ 

ПРОЫСТРОЙНИИПРОЕХТ

ZHS53-QS 5Ъ



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 9

04
-1

-8
5.

90
-В

К 
Ал

ьб
ом

 5
. Вид А Р А 3 Р В 3 I -  I

пЛАН

1. Данный чертеж является заданием т  разработку конетрукторокой 
документации приставного пекарного шкафа.

2. Техническая характеристика:
2.1. Назначение -  размещение пекарного оборудования и огнетуши

телей в производственныхе вспомогательных и общественных зданиях,к 
отделке помещений которых не предъявляется особых требований;

2.2. Материал -  дерево, стекло и сталь;
2.3. Место установки -  в отапливаемых помещениях.
3. Предусмотреть окраску шкафа. Внешнее оформление шкафа должно 

включать красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76.
На дверце шкафа с внешней стороны должны быть указаны поряд

ковые номера и номер телефона ближайшей покерной части. Порядковые 
номера шкафов указывают после буквенных индексов.

4. Отверстия для покерного стояка, навеску двери, полки для 
пекарного рукава и крепление держателя ствола выполнять при монтаже 
пожарного шкафа.

Типовой проект 904-1-85.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293782/4293782281.htm

