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Пояснительная записка 
Технология основного производства
Внутреннее электрическое освещение 
Связь и сигнализация 
Гидротехнические работы
Архитектурные решения
Конструкции железобетонные (начало)
Конструкции железобетонные (окончание)
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Отопление и вентиляция 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ Н А И М Е Н О В А Н И С СТР.

О т о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я

ОВ1 А.1 О б и Х И е  ДАННЫЕ ( Н А Ч А Л О ) . 3

ОВ1 а . 2 О б щ и е  д а н н ы е  ( п р о д о л ж е н и е '). 4

OD1 а .3 О б щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) . 5

ОВ1 а.4 П л а н  н а  о т м . о.ооо. М е с т н ы е

отсосы ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

О Б О Р У Д О В А Н И Я . 6

ОВ1 а.5 П л а н ы  н а  о т м . 3 .000;4.900;5.200;

5.700. 7

ОВ1 А© Пл а н  н а  o t m . -3.GOO м е ж д у  о с я м и

i т 4  ; Е + К > Э +12;  J1 +  K. 8

ОВ1 а.7 С х е м ы  с и с т е м  П 1 ; П2 ; ПЗ. 9

ОВ1 А.8 С х е м ы  с и с т е м  П 4 ; П 5 ;П 6 > П 7 ; П8. 10

ОВ1 а.Э С х е м ы  с и с т е м  В 1 - В Е 1  + В Е 7 . и
ОВ1 аЛО С х е м а  с и с т е м ы  т е п л о с н а б ж е н и я

у с т а н о в о к  П 1;  П2; П З ;П 4 .  С х е м а

СИСТЕМЫ ТРАНЗИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 12

ОВ1 а Л1 С х е м а  с и с т е м ы  т е п л о с н а б ж е н и я

у с т а н о в о к  П 1 ;П 2 ;П З ;П 4 .  Узлы 1 + 4. 13

ОВ1 а .12 С х е м а  у з л а  у п р а в л е н и я . 14

О В1 A.J3 У с т а н о в к и  с и с т е м  П 1 . П 2 . IS

ОВ1 л.14 У с т а н о в к и  с и с т е м  П З , п 4. 16

ОВ1 Л.15 У с т а н о в к а  с и с т е м ы  В1 . 17

ОВ1.Н 1 Те п л о в а я  и з о д я д и я  т р у б  д о  0 45. IB

ОВ1Н 2; ОБ1.Н 3 Те п л о в а я  и з о л я ц и я  ф л а н ц е в о й

а р м а т у р ы ; пр ямо уго л ь н о го  воздуховода 19

ОВ1Н 4 Т е п л о в а я  и з о л я ц и я  труб  050 + 159*3,2 2 0

OBI.H 5 Ко л п а к и  п о в о р о т н ы е 21

ОВ1Н б Се к ц и я  ф и л ь т р о в а л ь н а я 2 2

В н у т р е н н и е  в о д о п р о в о д  и к а н а л и з а ц и я

В К 1  А.1 О б щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о  ) 23

В К1 а .2 О б щ и е  д а н н ы е  ( п р о д о л ж е н и е ) 24

В К1 л.З О б щ и е  д а н н ы е  С п р о д о л ж е н и е ) 25
ВК1 а.4 О б щ и е  д а н н ы е  ( п р о д о л ж е н и е ) 26

ВК1 Л.5 О Б ЩИ Е  ДАННЫЕ ( О К О Н Ч А Н И Е ) 27

С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е СТР.

ВК1 4.6 П л а н  н а  о т м . 0 , 0 0 0 . 28

ВК1 4.7 • П л а н  п л о щ а д о к . 29

ВК1 4.8 П л а н  п о д в а л а  н а  о т м е т к е  - 3 . 6 0 0  и

- 5 . 7 0 0  В О С Я Х  , 1 - 4 * ;  . Г - К ! 30

ВК1  4.9 П л а н  п о д в а л а  н а  о т м е т к е - 3 . 6 0 0

В о с я х . В - 1 2 ' ;  . А - д ! 31

ВК1  а Ю П л а н  п о д в а л а  н а  о т м е т к е - 3 . 6 0 0

Б  О С Я Х  # Д - К *  И О Т М Е Т К Е  - S . O O O

в  о с я х  . И - К * ;  • 9 - 1 3 * . 32

ВК1  д.11 Ф р а г м е н т  п л а н а  bl* 1 . 33

ВК1  л.12 Фрагменты п л а н о в  к!*2 и vJ*5. 3 4

ВК1  A.I3 Ф р а г м е н т  п л а н а  >1*3. 35

ВК1  4.14 Ф р а г м е н т  п л а н а  к! * 4 . 36

ВК1  A. I S Ф р а г м е н т ы  п л а н о в  п л о щ а д о к  н а

о т м е т к а х  2 . 7 0 0 ;  4 . 8 0 0 ;  G.О О О ;  7 . 2 0 0 ;

8 . 4 0 0 . 37

В К1  4.16 Ф р а г м е н т ы  п л а н о в  п л о щ а д о к  н а

о т м е т к а х  2 . 4 о о ; з . о о о ; 4 .2 о о ; Д о о о . 38

ВК1 а.17 Ф р а г м е н т ы  п л а н а  Н*7 ( п л о щ а д к и  )

н а  о т м е т к а х  2 . 5 0 0 ; 5 . 7 0 0 ;  8 . 2 0 0 . 39

ВК1 А.18 П л а н ы  п л о щ а д о к  н а  о т м е т к а х  4 ,2 0 0

В о с я х  . 9 - 1 0 * ;  . 6 - г "  в о с я х  .  1 2 -1 3 *;

. Г - Д # И Н А  ОШМЕТКЕ 9. 3 0 0 . 40

ВК1 4.19 П л а н  к р о в л и . С х е м ы  с и с т е м ы  К 2 . 41

ВК1 4.20 С х е м ы  с и с т е м  81 и  К 1. 42

8К1 а.21 С х е м а  с и с т е м ы  В В  ( н а ч а л о ) . 43

ВК1 а.22 С х ема  с и с т е м ы  BB ( о к о н ч а н и е ) . 44

ВК1 4.23 С х е м а  с и с т е м ы  В I I  ( н а ч а л о ) . 45

ВК1 4.24 С х е м а  с и с т е м ы  Б I I  ( о к о н ч а н и е ) . 4 6

ВК1 л.25 С х е м а  с и с т е м ы  В Ю  ( н а ч а л о  ) . 47

D K 1 а.26 С х е м а  си с т е  м ы  В Ю  ( п р о д о л ж е н и е ) . 48

В К 1 л 2 7 с х е м а  с и с т е м ы  6 Ю  ( о к о н ч а н и е ) . 4 9

В К  Ь .2 8 С х е м а  с и с т е м ы  К б  ( н а ч а л о ) . 5 0

В К1  а 2 9 С х е м а  с и с т е м ы  К б  ( п р о д о л ж е н и е ) . 51

В К  14.30 С х е м а  с и с т е м ы  К б  ( п р о д о л ж е н и е  ). 52

в к 1 4.31 С х е м а  с и с т е м ы  К б  (  о к о н ч а н и е  ) . 53

*

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕ НОВАННЕ СТР.

BKIa.32 С х е м а  с и с т е м ы  К 6 Н . 54

ВК1 «33 На с о с н а я  у с т а н о в к а  п о в т о р н о -

м с п о л ь в у с м о й  в о д ы . 55

ВК14.34 Н а с о с н а я  у с т а н о в к а  >1*1

ШЛА М О  С О Д Е Р Ж А Щ И Х  в о д . 56

ВК1а.35 Н а с о с н а я  у с т а н о в к а  ь1*2

ш л а м о с о д е р ж а щ и х  в о д . 57

B K U 3 6 Н а с о с н а я  у с т а н о в к а  >1*3

ш л а м о с о д е р ж а щ и х  в о д . 56

BKIa.37 Н а с о с н а я  у с т а н о в к а  Ы*4

ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД. 59

В К Ш  1 К р е п л е н и е  т и п  I . 60

ВК1Н 2 К р е п л е н и е  т и п  К . 60

В К Ш  3 К р е п л е н и е  т и п  Ж . 61

В К Ш  4 К р е п л е н и е  т и п  ПГ. GI

ВК1Н 5 Т р а п  д л я  с м ы в а  п о л о в  Ф у ЮОмк. 6!

ВКШ  6 Т е п л о и з о л я ц и я . 61

В К Ш  7 С л и в н а я  , п е р е л и в н а я  в о р о н к и 62

В К Ш  8 К р е п л е н и е  т и п  ЗГ. 62

В К Ш  9 К р е п л е н и е  т и п  Ж . 62

В К Ш  IO К р е п л е н и е  т и п  Ж . 62
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Гч Лист Наименование Примечание

1Оvoлс
1 ОБШ-ИВ JLAHHMfc (НАЧАЛО).
2L ОБш.иг длнные (продолжение)
3 Общие .данные ( окончание)
4 Пллн на am . Q.QQQ. Местные, отсоси от

iv.00 техно логического оборудования.
1 5 Планы нл qtm. 5.000, 4.900, 5.200, 5.100-
•оСЧ11Оч 6 План на о т .  — 5.600 между осями
Ci Е-гК; 9 - И 1 ,  А тК .
С 7 Схемы систем П4, П2.,ПЗ.
!—

& С х е м ы  с и с т е м  1ТЧ, П 5 , П6.П7 , П8.
В Схемы систем • М, БЕ4-*-ЬЕ7.
ю Схема системы теплоснабжения

установок П1, П2.,ПЗ, ГЙ. Схема
системы транзитных трубопроводов.

11 Схемл с и с те м ы  теплоснабжения

и .установок П4, П2..ПЗ, ГЙ. Узлы 4-S-А.
i t
\ 1 11 Схема узла управления.

' Q 13 Установки систем П4,П£.
с "г
% t 14 Установки систем ПЗ.,Гй.
: £ '< а 45 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ Ы .

1

sсч?

С 1
! i
УST «t

*

X
2?«ы
л>
л»<
S
-fi Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами
«£е: и предусматривает мероприятия,'Обеспечивающие взрывную, взрывопожарную .

*;•tо
и пожарную безопасность при эксплуатации здания

зсASXat Главный инженер проекта симлмьнмм

Обозначение Наименование Примечание

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1Л9Ч- 10 Решетки щелевые рега-
лируюш.ие тип Р.

1.494-2.1 Крепление решеток воздч -

ХОПРИТОЧНЫХ. ТИПА РР И ULE-

ЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ТИПА Р

К ВОЗДУХОВОДАМ И СТРОИТЕЛЬ-

НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.

1.Ч9Ч-25 ь. 1 ПОДСТАВКИ ПОД. КАЛОРИФЕРЫ

1.494-8 Решетки ь о з д у х о п р и т о ч н ы е

тип РР.

1.494-Е8 Клапаны обратные общего
НАЗН АЧЕНИ Я.

1.Ч9Ч-30 ь . г У СТА HQ ВК. А И КРЕПЛЕНИЕ

ЦЕНТРОВЕЖ.НЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

U.4-10.

t . m -ъг Зонты и дефлекторы
вентиляционных систем.

1.Ч9Ч-1& Во зд у х о ра с п ре д е л и те л и  э ж е к -

ционные пАнельные ш т а м п о -

влнные тип ЕЗПш.

A .90 i-10 И зделия  и  д етл м л  ТРЧБОПРО-

водоь т е п л о в ы х  сетей.

4 .9 0 4 -& 9 1.етАли крепления санитарно-
технических п р и б о р о в  и

т р у б о п р о в о д о в .

5. 9 0 V i Узлы ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ

КЛАПАНОВ) НА ТРУБОПРОВОДАХ

т е п л о с н а б ж е н и я  к а л о р и ф е р -

НИХ УСТАНОВОК.

5 .9 0 3 - Е  в . 4 Во з д у х о с б о р н и к и  для с и с т е м

ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК.

5 .S 0 4 - 4  в . 0,1 Л е тал и  крепления воздуховодов
5 . 3 0 4 - 4 Двери и лижи вентиляцией-

НЫХ КАМЕР.

Обозначение Наименование Примечание

5.904-Б г и б к и е  в с т а в к и  к центра-

Беж ны м  ВЕНТИЛЯТОРАМ.

5.9йЧ-10 Узлы про хо д а  вентиляционных

ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИИ.

Узлы ПРОХОДА 0БШ.еГ0 НАЗНА-

чения.

5.904-12. Ь .Н , Пр и т о ч н ы е  в е н т и л я ц и о н н ы е

1-6, Н 5, i-EO.i-iO, КАМЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

1-28, 1-я, 1-5S. от 3.5 до 125 тыс м 3/ч а с

5.904-20 К л ап ан ы  огнезАдерэкивлнидие

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0В1.С0 Спецификация ОБОРУДОВАНИЯ

0&1.&М Ведомость потребности в

МАТЕРИАЛАХ

0BJ.H1 Тепловая изоляция труб  до 0 4 5

0Ы.Н2 ТепловАЯ изоляция «ФЛАнае-

ВОЙ АРМ АТУРЫ

о в ш Тепловля изоляция п р я м о -

УГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА

Obi. № Тепловля изоляция т р у б

Ф 50 + Ф 159*3.2.

0BI.H5 Колпаки поворотны е

0Bi.H6 Секция ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ

Привязан

Инв.Н*

ТП ti09-Z3-S6.&l ОВ1
Г И П Сннопаньникое ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ К 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 7С0 i« c V  В ГОДНачвТА. Абрамович

Н.коитр. Генхин шип five г келлт^еглмйым вапвзглм Сгадия Лист Листов
Гд.коистр. Гутан

Р \ 15Ру* гр. Ьаска.ов SiAz
Инженер ‘РМЛОйА <Ж-

О б щ и е  а а м н ы е
(И А .Ч А Л О )

fOCCTi-СИ Г-СО*
л е н и н г р а д с к и й  

п р о м с т  г*о л прое к т
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  О Т О П И Т Е Л Ь Н О - В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н Ы Х  С И С Т Е М
—

Наименование 
обслуживаемого 

помещения (технологи 
ческого оборудования)

1 р с > Н 1г Я 11 Я Т О р — Электрод!шгатель ]I воздухонагреватель __J г -------------- т е т р ц
Обовиа-
«танва

Кая.
сие-

Таа
устаиаакв,

Тая.•спаяна- На
Сяама
МОИМПаяв- L

явттштщ

Па й.
Тая N. я. Тая 1L Кал.

[Температура! 
нагрева, *С

Раскол
тепла.

7 JT
Па Таа На Кол.

дР.
Па

Кеямптрмид
мг/м* Примачаниа

саствмы там агрегата маа наеарыае-эашвта а.» я 1 а«\ в! Jttau аа ирммияна кат 199
ег да Вт

/  «кали)
г"*3
\ т Ч [Я яячаяь-аая венечная

П1 т Помещения см л- в-ил-ю- — 5 ~ ПрО* 44оо 850 (415 4ЛВОВ4 1.5 1415 КСкЗ* jo_ JL -50 17 64600 50
ФИАЪТ- . PyWULMM _ X 300 — — 1ПК-10 t

зочных остановок 5-01 ло* и 01 (60000 X MATfc-РИАА м дыма мн- 
тилятаалми

я>сва 1ДТИП“гт'1

П2 т Главный корпус B-UA-7D- — JГ JL ло* 78000 (200 550 4A100L4 ЧЪ_ 1475 KUV021Гг -50 24 (408000 so" ФИЛЪТ-.РУКИИ.ИИ — т 300 — — 2 ПК-80

П Ъ 16-01А А0° И KUV02 и 1 (шзооо)151
►алта
ри к к 1» )

лев фсвя

П4 т ПС9 нл отм. 0.000 B-1L4-70- — JL Т ПеО* 1500 Щ 1410 HW0H4 i i МО KtacV JL JL -30 (0 35400 50 Ф*П — _ L 100 — —- —
и ц.гоо 4*05 v м 01 U6800) (&. м

В1 т Электрокобш для B-UH-70- — б£ Т М3* 6100 ж 550 4M00LB 1 1 950 — — - — - — О - - - — ' , - —

___ !ПЛАВКИ 1LMHKA noli 6,3-01 АСЛ сю)

ЬрАшений ьвнтилятороъ Ьринато со сторона всасыванм* по ГОС! М3616-73Г положение кожуха по ГОСТ 5976-79? 

Производите льньсть мнтилатород указана с. гнетом п о ч т  иди подсосок ь сети ьоздухов.о^оъ

ПААМ С ХЕ МА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Наямеиоаанпаздаияя
(сооружения),
помецемш

Объем
м*

Периоды
года

при tN. X

Расход тепла, Вт ( ккал/ч )
Расхад
лаяеда,

Вт
(ккалРт)

Устаио» лепная кощиост 
алектрф 
мягате 
лай. хат

иа
отопление

иа
•сити-
ляци»

иа горячяа 
водосиаб- 
жемия

Ofail

Главным - “ 30 6H01Q0 тзкзо — 19133(30 — (03.24
корпус (551500) (1468200) — (2520100) —

.

гип
Начатд
Н.коитр.

Гв.коистр.

Инженер

Сниопаяьнихов 
Абрамович

Генкин
Гутан

Баскаков

Р̂ОЛЬв;

/Я-

* Ш £

Прявахаи

Ина.Ят

ТП Ш - 2 3 - 5 6 .8 7  ОВ1
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАБОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс** I ГОД—■   —    "■■■ ...... . ' "1.

Гаваны! кврлус с вммвоАвюиимм «ариасом LkT*AM*

QeiilHE. .ДАННЫЕ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ГОССТРОЙ С С С Р  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ПРОАЛС Т РОЙПРОЕ к т
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ОБШИБ УКАЗАНИЯ

1. Р або ч и е  ч е р т е ж и  о т о п л е н и я  и в е н т и л я ц и и  7.

ГЛАВНОГО КОРПУСА ULEBEUQHHBrO ЗАВОДА ПО ПЕ

РЕРАБОТКЕ однородных изверженных и МЕТА

МОРФИЧЕСКИХ ПОРОЛ. МОЩНОСТЬЮ 700 ТЫС. М*

В ГОЛ. РАЗРАБОТАНЫ О СООТВеТ СТ ОНИ С. ПЛА
НОМ типового проектирования Госстроя 
СССР на 4385 год раз дек 4, пункт 4.4*3.4, 
ЗАДАНИЯМИ института Холзгипро неруд* г. Kt- 
ИИНГРА Д, НА основании архитектурно-  
строительных чертежей и применимы для &.
ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ КОРПУСА С КАРКАСОМ ИЗ 

легких МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
1. Согласно технологическому заданию  и

и н с т р у к ц и и  по типовому п р о е к т и р о в а н и ю  9.

С.Н Ш'%1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА осуществля
ется ДЛЯ ОДНОГО ’ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА с 
р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р о й  д л я  п р о е к т и р о в а 

н и я  -  50°С.
3. Категории производственных помещений по

ВЗРЫВНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИНЯТЫ п о  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ И УКАЗАНЫ НА ЧСРТЕ* 10. 

ЖАХ ПЛАНОВ ЗДАНИЯ.

4. Т е п л о н о с и т е л е м  с л у ж и т  в о д а  с  р а с ч е т н ы м и  11.

ТЕМПЕРАТУРАМИ 150#- 1 0 *  ОТ ТЕПЛОЕЫХ CtTEH.

ОбШИЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБ- 

ЖЕНИЯ 1,15 МПА i£.

5. # Р а с ч е т н ы е  в н у т р е н н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и н я т ы е -.

г л ЛЕНОМ КОРПУСЕ + 12. 13.

П С 4  + 5

3 ПОМЕЩЕНИЯХ РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ниже НУЛЕЕОИ ОТМЕТКИ +16

6. Отопление корпуса еоздушное, сов
мещенное с п р и т о ч н о й  вентиляцией.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРПУСА ОБШ.ЕОБМЕН-

КАЯ ПРИТОЧНО- ВЫ ТЯЖ НАЯ. ПРИТОЧНАЯ ВЕН

ТИЛЯЦИЯ ПРЕЛУСМОТРЕНА Е ОБЪЕМЕ УДАЛЯ

ЕМОГО ВОЗДУХА АСПИРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ.

Аспирационные системы запроектированы е
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА. 3  ПОМЕШ.ЕНИЯХ 

СМАЗОЧНЫХ СТАНЦИЙ РАСЧЕТНЫЕ ЬОЗДУХООБМЕНЫ ПРИ*

н яты  согл асн о  СНИП \ IM Q 6 -1 9  .С клады  нефти  

и н е ф т е п р о д у к т о в !'

6 ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДАЧА ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА К ШУМОЕИБРОПЫЛЕЗАШИТНЫМ к а б и 

н а м , ОБОРУДОВАННЫМ, АВТОНОМНЫМИ КОНДИ

ЦИОНЕРАМИ.

Ь УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧТЕНЫ РАСХОДЫ ТЕПЛА 

НА ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕЙ, ПРИМЫКАЮЩИМ К. ГЛАВ

НОМУ КОРПУСУ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ* 

СЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА, А ТАКЖ Е РАСХО

ДЫ ТЕПЛА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

ПеРЕГРУЗОЧНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА, РАЗРА

БОТАННОГО В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ.

М о н т а ж  с и с т е м  в е н т и л я ц и и  и т е п л о с н а б 

ж е н и я  выполнить согллсно СНиП Щ-22-15- 
Боздуховоды ПРИНЯТЬ ИЗ ЧЕРНОМ КРОВЕЛЬНОМ 

СТАЛМ. ТоЛШЛНА СТАЛИ ПРИНЯТА ПО С Н ий \\~
3 3 - 7 5 ?

МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ в ы п о л н и т ь  по В С Н -3 5 5 -7 5 . 

Бо з а у х о в о д ы  с и с т е м  ББ1,1,5, п р о х о д я щ и е

ТР А Н ЗИ ТО М  ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ПОМЕЩ ЕНИЯ, 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА СВАРКЕ, ПОКРЫ ВАЮТСЯ ЦЕ

МЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 5* 50 м м  по м е т а л л и 

ч е с к о й  СЕТКЕ. Б ы ш ВУКАЬАННЫЕ УЧАСТКИ

й .  Ко л л е к т о р ы , с л а н ц е в а я  а р м а т у р а ,  т р у б о 

п р о в о д ы  УЗКА УПРАВЛЕНИЯ, ТРУБОПРОВОДЫ, 

ПРОЛОЖЕННЫЕ НАД ВОРОТАМИ, ВОЗДУХОЗА

БОРНЫЕ ШАХТЫ ПРИТОЧНЫХ к а м е р  д о  КА

ЛОРИФЕРОВ ПРИТОЧНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ СИС

ТЕМ П 5 ,6 ,7 ,8  и з о л и р у ю т с я . К о н с т р у к ц и ю  

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СМОТРИТЕ листы
0 Б Ш ...Н 4

15. Н а р у ж н у ю  п о в е р х н о с т ь  в о з д у х о в о д о в  и

ТРУБОПРОВОДЫ ОКРАСИТЬ ЗА 2 РАЗА.

т и п Сииопальииков a s s p
Нач.отд, Абрамович
Н.контр. Генкин
Гя.комстр. Гута и ласХ~'
Рук.гр. Басиахьв | § £«РРОАОЬА 'y2£u~

а "8 1

MHB.Nt

Т П  Ш - 2 3 - 56.87  О В 1
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 шм* I  ХОД________

Стадии If Диет I Аметовс жшмбчшш мраком

Об щ и е  д а н н ы е  
С о кончани е)

~ ГОССТРОЙ СССР
ленинградские

ЛРОМСТРСИПРОЕКТ
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П л а н  н а  d t m . 0.000

Р а з р е з  4-1

‘  Д ’" " шм'  , и ш  m t t n u m p M B t n t
совместно с листом 6 

с.Трнбо провалы отнесены on 
стен условно.

i Q M M

Brill шгшногителя
Ф24Э*5

t ' i ' i  i - 'S '  S ^
4/fl8<g.B На отопление и тЕплоенмжение

rilPLI-pybOSH O-СКЛЙ АШ П КОМПЛЕКСА
4Ч0.ЙА отопление гллегем N4,2,5

месш ные отсосы ого (ш н ш г н ч е с к о г о  оьорад&яниз

т е х н о ю т Е с ш  c&opblqbrhue ХАРЯКГПЕРИСт ИКА
овеем,, вы тяжки 

mVvac Харакшеристикя местного отсоса ОБОЗНА
ЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ПРИМЕЧАНИЕ

паз. НАИМЕНОВАНИЕ кал. ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ВРЕДНООТ1ЕИ НА ЕД. ОБО РУА ВСЕГО ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2 Узел истлно&ки злектпи* 2 Пары цинка 2800 5600 Поворотный Серия 4.904*38, &4
КОВША ДВА ПЛАВКИ вант ФШО 0BJ.H5
п-лнкоьат спппьа 4

_ J ________

И*ч.отд,
ГИЛ

Н.ксюр.
Гл.констр.
Рук.гр.
шЬтт.ш ~
Ст.икженер

Синолаяиииков
Абрамович

Генкин

Гутаи
Баскаксв

Папанова

У&у**11 ".

*
W h7  ~
ж

Примми

K h a .Ni

ТЛ 409-23 S6S 7 ОВ1
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ М38ЕРЖЕИЯЫХ «
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.м1 В ГОД__________

Лист I ЛистокГааамыА ««раус с жмараАатеииым карском

План н я о/пм-ООО 
Местные отсосы от техно
логического оборудования

Стадии

1
ГОССТРОЙ СССР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ЛРОМСТРОЙПРОЕКТ
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План на о т  5D D D П л а н  н а  d t m . 4 . 9 D D План на qtm. 5.2DD

План на отм. 5.7DD План на dtm.3.DDQ

Нач.отд.
г и л

Н.коктр.
Гл.коистр.
Рук.гр.
Ci.инженер

Сииолальикков

Абрамович

Генкин

Гутан
Баскаков

Чикансва

т

Привязан

M h b .Ni

ТП Ш-гз-5Б.&7 СМИ
ЩЕБЕНОЧНЫМ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ X 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.м* В ГОД

Главным корпус с жслааобвтоииым каркасом

Плананй атм. 3. 00 О J WOO, 
5,200} 5.100

Стадия Лист 'Jln'ctos

ГОССТ«ЭЙ СССР 
Л Е Н И Н ГР А Д С К И Й  

П Р О М С ТР О Й П Р О Е КГ
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m iisL

J фбго ^ Ф630 ^
чост у
Г Ш Ы —

L&3S0 L830Q /

ЧОО'ЧМ ^ /

ЮПшШ
тч-звФ5И[**30 4509ГЩо

Ф630 Ф800 /  +W0 Ф1250 ./ Ф№0 ш о 4800
JL9300 jTMm / IL16650 LHHQOO! 35200 /тчоа ^ U1600

MtmiH W4-38
Ш шй
im -3 8

LM200

+630'
п ш

ШЧ’ЗВ

м ст и

№ 4 4
г и п
Нач.отд,

Н.коитр.
Гл.коистр.

Ру*гр~
Ст.инж.

Синопакьников
Абрамович

Генкин
Гутан

Баскаков 
" baiiKoial

ём<*&4̂

Привязан

Инв.Ш

ТП 4 0 9 - 2 5 - 5 6 .8 7  ОВ<
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ *  
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.м* в ГОД

Листа*Главный корпус с жвдеюбктомиым каркасом

Схемы систем П4,П2,П}

Стадия Лист

Р 7
ГО С С Т РО Й  С С С Р  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ПРОМСТРСмЛРОРКТ
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Прашам

Ииа.Рй

Т П  4 0 9 - Z 3 - S 6 . 8 7  О В <

Г и п Сииолальиикоо С и * с * % ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ « 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.м’ В ГОДНач.отд. Абрамович r F ^ - 1

Ниоктр. Тонким Стадия Лист Лип 09
Гд.комстр. Г утаи

- V / .
Р 8Рук.гр. Баскакоо

Ст.ИНЖ. Ьолкш1а. Jhс м Л .
С х е м ы  с и с т е м  П ^ П 5 , П 6 П 1 П 8

ГОССТРО Й СС С Р

ленинградский
ЛРОМСТРОЙПРОЕКТ
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Привязал

Hhv.Ni

ТП 2 6 - 5 6 .  8 1  О ВТ
ГИЛ Синопальников С#***!. ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тмс.м* В ГОДНач.отд. Абрамович — 7
Н.контр. Генкин Гааоиыя корпус с жвмзойтонным

Стадии Лист Листе*
Гл.коистр. Гутаи

Р 9Рук.гр. Баскаков
№ 1'

Ст.йнж. балюб сг
Схемы систем 31 BE USE! ГОССТгЧЭИ С С С Р

Л ЕНИ НГРАД СКИ Й  

П Р О М О  РО Й П РО Е КГ

г ....
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Система теплоснабжения нстанобок П 1 ,П £ П Я 1 М

<У ~— "•
л л л л /

Размеры компенсатороб, мм

лисам

Н.ш

J h* ш  r f r  *

Эскиз
ОЬыш- 
нemit жамаек- сл*вр* 0 н Я R

Ьмш-сарм-
я»л/>
зтт

Кал

м 40 890 ш т S3 4
К2 по 720 USB 790 37 4
KJ lot то 2760 ИЗО 58 4
К4 т 980 05ко ИЗО 37 4

Система транзитных трубопроводов 
на отопление 2а л ерей  

KI

Узел упрЫ леичл 
лист И

На отопление
галереи /Н£р

0= 273300т _
4 035600 **<*уц

Система транзитных трубопроводов на отопление а теплоснабжениеперегрязочно- слла&слого комплекса

I \+№*2.$ Л4ИОМ. 000-83 У
1 У.903-й

г-тЛ'ОМ

' МЛ.

Узел упрлшния 
лист 41

На отопление и щемюенаБжение
перегрузоыно-Складского комплекса

q _ аозвоош
i ПН 800 **<*%

Привязан

Mh i .Ni

ТП 4 0 9 ' 2 3 - S S . S 7  О В  Г
ги п Синопакьникое ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ ТОО шс.м* В ГОДЧач.огд. Абрамович

Н.контр. Генкин Гаммы! корпус с латжЛлюнцш* каркасом Стадия Лист Листов
Га.констр. Гутаи

Р 40Ру* гр. Баскаков

Ст.инж. BajKofa L l U Сломе/ системы теплоснаЬчсе 
ния Установок Л1.П2.ПЗ.ПУ. 
Схемы систем транзитных 

т ру so про видов.

ГОССТРОЙ СССР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ПРСМСТРОИЛРОСКТ
0
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<5кч 48п

орк умао -os
S.S01-1

♦ 400
30 ч 6 <Гр

г л

©

.**>  . 
ш я ! « к  р  о.т

ФкО
is iv S I T n

I S kh 4 in

+го

®  ]̂ .уЛч* +15 с Вентилем {5*ч 48л д е л  контрольного 
нанометра

§ УсманоВка тер/*метра ТШ 0100.000ОБ 4- 50$ ■-40 Вып.З 
УшаноВ/са термометра T/J6.01QO.OOOC8 903-/0 Вып. 3. 

ДАННЫЙ лист рассматривать совместно с  листом {Q.

45хч48п

«5кч 48п *

ГИ П
Нач.отд,

Сииопальииков

Н.контр.

Гл.констр.

Рунгр-
Ст.инж.

Абрамович К
Генкин
Гутан

Баскаков

doJto/a. Т р и

ТП *<09-Z3-S6.87 ОВГ

Привязан

Инв.Мт

ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ « 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тисл* В ГОД

Главный корпус с жале тайо тонным  каркасом

Схема, сист ем ы  т еплоснаЬ  
ж е н и л  уст ано& ох /14,П1,113 

УмыТ-^4 ____

Стадия Лист ^  "Листов*

Р 11
ГО С С Т РО Й  С С С Р  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й  

П Р О М С Т Р О Й П Р О Е К Т
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От системы теплоемяв'женил Уста- 
н Ш Л Ш Г т В ’и - 0.0SS МПА

Ф89'Ы

От систем отопления и вентиляции 
перелрузо wo- складского комплекса +W*ZB

й канализацию 4  ft  
С Разрывом струи.

От систем отоплении и вентиляции 
пристройки бсполюгателлннх помещение 

и* Seer О корпуса. Pit //«
Установка термометра ТО7.00

~k$oi-1o ВЫПУСК у
P2S-

JS&Hp

Os водопровода 4 t?

*5кЧ Й П

Л/Я гидравлического 
йены тапир .

/  Между Фланцами проложит* прокладки ж паронима ГИСТ АОР 80
толщиной 2мм.

2.. Монтаж трубопроводов производит* согласно. Правилом 
устройства и везопаьной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением *

I Конструкцию тепловой изоляции S пределах то упмшлйиае 
сметой те на листе Ш.Н4...НЗ

4. Неошкомость установки и вывор типа пришвш кгэлирошоэ 
расхода и Армения с контрольно-измерительными приборами 3 uf 
ошзке и прраохрАни тельного клапана определяется пт привязке 
проекта.
5. Йеаышмоа% установки диафрагмы на системе теплеенлрэыенир 

галерей определяется при привязке проекта.

Нач.отд.
Ф2/9*5 Ввоз от наружных теплоылх 

сетей, теплоноситель - вода ТЧ50*-1Рс
/ )  ВОП500tm  
Ц ~J/325H00 К***Л .

Гя.кенстр.

Ру* ГР
Ст.инж.

Синопальниксв
АбрамовичШс
Генкин
Гутаи

Недурной

botcaia.
ш

Прейти

Инж.Ие

4 0 9 - Z S -5 6 .8 7  О В 1

ЩЕБЕНОЧНЫЙ завод  по переработке  однородных изверж енн ы х  N 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тысл* В ГОД

Темный корпус с жееемботамым каркасом

Схема узла управления

Стадия Лист Амстоа

Р а
ГОСС Ш Э И  СССР 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

пгюмсгронпгоекг

А
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Разрез 1-1

План « А  отм. D.0QD

Разрез 2-2

Марка •Наименование Обозначение кол ^ ‘ [тЬ меч

— [— 2 ь J* 5 .I в ....
111 2П КЮ  ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

т л T9 22-4208-78 Вентилятор оадилаь 
НЫЙ B-1U4-70-5-04 1 ив. о
ИСПОЛНЕНИЕ 1
ПОЛОЖЕНИЕ Т1ро°
на ьиброосноьлнни
С ЭЛЕ КТ РОДЫ* Г АТЕ ЛЕМ
МкШьм
N = 4.5kbt п=4М5об/мм

Ш .2 &904-12 Ьипчск1-1 СЕКЦИЯ со Единит ЕЛЬНМ 
А 4 А 480.000 -01 1 96.5

П.1.3 5.904 -12 Выпуск 1-15 СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ 
А1А 488.000-02 1 282.0

с КАлориферлми 
КС к 3-40-02

111.4 5.904-12 Выпуск 1-28 Секция приемная 
с фильтрующим МАТЕ 1 204,5
РИАЛОМ ТИПА ФСВУ 
А1А 224.000-01

111.5 5.904-12 Выпуск 1-35 ПАТРУБОК
А 44 М036.040-  01 2 25.6

П1.6 ~Ььнтосс\илсскил 
ВЕН (ПИЛЯ ШОРНЫЙ Клапан воздушный

УШЕП ЛЕННЫЙ
5 А вод КЬУ 600*1000 С ИСПОД 

НИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ
МЭО-46/25-0,25 -77

111.7 5.904 -  5 Гибкая вставка ЬЬ-21 2 9.95

111.8 5.904 - 5 Гибкая встаька&Н-Й 2 6.26
TU.9 1.494 -2 8 Клапан обрат ныиКОг! 2 8.6
П1.Ш T9 2 2 -4 2 0 8 -7 2 Вентилятор радиакьнЙ 

B-UA-70-5-01 ЛЕВ. 1 118.0
ИСПОЛНЕНИЕ i НА &ИБРО- 
ОСНОВАНИИ С ЭЛЕКТРО-
Двигателем 4АВ0В4 
м=4.5кьт п=4А1Б°̂ мнн

Т — Г - -------------5----------------1------------------ I -------------- W  I . T X 3  .
Т12 2 П К 8 0  ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

П 2 .1 13 Й -4 5 5 2  -7 9
Вентилятор РА АИАЛЬ- 
HktM в - а*4- 70-10-01 л 1 2952JS
ИСПОЛНЕНИЕ 6  
ПОЛОЖЕНИЕ ВО®
НА ВибРООСНОВАИИН 
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

4A20OL4 .  
^ 4 5 * 1 Т  п*447

т . 2 5.904—12 Выпуск 1-6 Сек ция сова и и иге ль
на я Ad A Q.O7+0QQ 1 304.7

П 2 .3 5.904-12 Выпуск 1*20 Секция кааорнфсриая
Л<А 193.000-02 с 1 1690.0

„ КАЛОрЦфЕрАМИ КШ-fHtt 
И КСКЬ-42-02

П М 5,904-12 выпуск!-26
Секция фильтра с 
фильтрующим МАТЕРИН i 40^5
лом ТИПА ФСбУ 

А1А 249.000
П 2 . 5 5.904-12 Ьыпуск1 '33 СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ 

М  А 230.000-01 1 3 ia o

1 1 2 .6 5.904-12 Вытек 1-35 Рама А14моъ7.о ю - о2 1 (85.6
П 2 . 7 ЬЕНТСПИАССКИЙ 

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗЛВоА
КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ 
утЕПЛЕнныйКВУ24лЫа5 180.0
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ME’ 
1ЛНИ31ИОМ/ИЭ0 100/25-0,15

П 2 .8 ^ЕНТСПИЛССКИЙ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗА БОА

Клапан воздушный
УТЕПЛЕННЫЙ Ш24О0Н000 ,1 I4ft3

П 2 .9 5 .904  - 5 Гибкая вставка ь ь-Зо 1 47.5

П.2.10 5 .9 0 4 - 5 Гибкая вставка  ьн-2 3 1 36.84

П 241 5 .904  - 4 ДЬЕрб ГЕрМЕТИИЕСШ 1 33.6

УТЕПЛЕННАЯ Ду 1.25»0.5

•

Жа ЛЮЗИИНМБ РЕШЕШкИ И ИХ УС«IAHOBKY СМОЩРИЩЕ
к и с т ы  А Р

В о з д у х о в о д ы  к р е п и ш ь  к  с т р о и т е л ь н ы м  к о н с т р у к ц и я м

согласно серии 5 .9 0 4 -1  вып. 0 ,1
Б  УСТАНОВКАХ I U , I L 2  ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ ЧАСГП6 ДО КАЛО

РИФЕРОВ т е п л о и з о л и р о в а т ь . Ко н струкц и ю  тепломьомаии смот
рите  НА ЛИСТЕ 0Ы.Н5.

Прям*»

Ин».Н«

Т П  *09-25-5£.87 O B I

г и n Синопальниксв ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ Я 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 шс.м* 8 ГОДНач.отд. Абрамович

Н.контр. Генкмн ■yjrr Гвавкыв корпус с квмиВвтаянмм каркасом Стадия Лист Ласт
Гк.констр. Гутаи

Р  1
13Рук.гр. Чепурио*

Ст.кн*., Uahmuikha «&GuJ|

~
У С Т А Н О В К И  С И С Т Е М

ш ,  пг
ГОССТРОЙ СССР

л е н и н г р а д с к и й

ПРОМСТЮйПРОЕКЕ
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Разрез 1-4

План на олш. 0.000

£4 П«1№7

М арка На и м ш ь ш е О б о т ч т е ' Кол Масса
еА,кг Прммеч

2 J *4 1 - 1 —
П5 2ПК<50 ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

_ ш та г г -4 5 5 2  - и Вентиллтог рентный 4 2552.7
в-цн-ia-46-otл иттт&

тажемие АО* нл вш а-

ОСНОВАНИИ с ЭЛВК/ПРОДВИ-

глтелем 'HA200L4
Я'45КАШ; П*4475%ин

ш 5.SM41 вытек 4- б Секция тж иниттт 4 m i

А4Я 207.000
07.5 5.904-41 выпуск /-20 Секция калориферная 4 4690.0

А4А 495.000 -  01 С
КАЛОРИФЕРАМИ КСх7Ш2

и НС к 7 -41-OZ
т.ч 5.904-№ вытек 4-16 Секция фиаьшра е 4 4015

ФИЛЫПРитихИМ МАШЕРИА-

лам тип а ФСВ/4

А4А 249.000

/77.5 5.904-41 выпуск 4-7J Секция приемная 4 748.0

А4А 270. 000-04 *

П1.6 5.904-41 выпуск 4-75 Рама А4ЧМ077.040 -02 / 481.6
т. 7 Веншспилсский К ЛАПАН ВОЗАУШНЫЙ 4 т.о

венгпиля шорньш злвол т с пае нныи К&У2ШЧШ

с исполнительным меха-

низании МЭО i0C/25-O,25
т Ьентспилсский Клапан в о заушный 1 т.1

веншиашрный завод У [ЛЕПЛЕННЫЙ № Ш *4 Ш

411.9 5.904-5 ГЧЕКА Я В С ШАВКА 4 57.5

38-10

п т 5.904-5 Г НЕКАЯ ВС ШАВКА 1 16.89
6/4-29

П7.44 5904-4 Л ВЕРЬ ГРРМЕШИ НЕ СКАЯ 4 П 6
у СЛЕПЛЕННАЯ А* 4.29*6.5

Р*
i-j.... * z z x j __

w  1

т.4 Т Я 2 2 -Ч 2 0 1 -7 * Ьешпиаягпор ражи АН ний 4 Ш

6'414-70- 4- 0 Висло* н е т /

положение ПрО* на

§мшмоляшорлх с
тк/проАВИптет 4А00АН

At'1.4кет; 41* 4424)

m .i &ЕНШСПИА СС.КИЙ Клапан вошшный 4 617

вентиляторный л о т тешниьш Шбоочооь •

с итттьным м е х а *

HW3MOM МЗО -16^25-0.2577

m .i Г0С7 7201-80 Калорифвр КС*1 -6-02 1 79.9

414. <4 1.994-25 выпек 4 Опора лил калорифер 4 2 .0

т.5 5  904-5 ГибкАЯ ВС./ПАВКА 56-49 4 5.41

414.6 5.904-5 Гибкая встявкл BH-41 4 4.42

04.7 о в л.не Секция ф>илыпра с 2 е*  
Â EpKANH ФЯП / —

ЖлмзийниЕ peuieimu к их усшановка смотритЕ листы АР

Боздухо&оды крепишь к сшшгоельным конструкциям согласно 
серии 5.904-4 вып. 0,4.

В УСТАНОВКАХ ИЗ, ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ ЧАСТ6

ДО КАЛОРИФЕРОВ ТЕПЛОИЗОЛИРОЬАТб. Конструкцию 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ О ЕШ .

Привязан

Инв,№ 1

Т П  4 0 9 - 2 5 -5 6 .8 7  O B I  I

Г И п Сииопальников ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 шс.м* S ГОДНач.отд. Абрамович /Л-4

Н.коктр. Генкин Главный корпус с железобетонным каркасом Стадия Лист Листов
Га.констр. Г утаи

Р ШРук.гр. Чепурной

Ст.инж. Ьзлкоба. h U Установки систем flJfA
1 ОС С ТРОИ СССР 

Л ЕН ИН ГРАД СКИ Й

П Р О М С Н 'О И П Р О С К Т

f
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
О Д Н О РО Д Н Ы Х  ИЗВЕРЖЕННЫХ И М Е Т А 
М О РФ И Ч ЕСКИ Х  П О РО Д  М О Щ Н О СТЬЮ

700 тыс. м3 в год

АЛ ЬБО М  7

ЧЕРТЕЖИ О БЩ ИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ 

КОНСТРУКЦ ИЙ

HMI. N"

ПРУВЯ 5ЯН

ТП 4 o$‘ 23S6.87  Альбом 7

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

ТП

инь.к*

ОВ1Н1
ОВ1Н2

овшз

ОВШ4

081. Н 5

081.Н6

НАИМЕНОВАНИЕ
Тепловая изоляция т р у б  д о *45

Т епловая  и золяция ф л а н ц е в о й

а р м а т у р ы

Тепловая изоляция п ря м о уго л ь 

н о г о  в о з д у х о в о д а

Тепловая и зол яц и я  труб

*504-*159*3.2

Ко л п а к и  п о во ро тн ы е

Се к ц и я  фильтро вальная

Прим

п р м ы м и

Т П  4 0 9 -2 3 -5 5 .8 7  О В 1 .Н

УТЙДияМИСТ 1 листов
С о д е р ж а н и е

р ¥Щ ,
Госстрой  СССР

ЛенингрАДский
ПРДМСТРОиПРОЕКТ

Шнуры тЕПЛоизоляционныЕ
С НАБЫВКОи из МиНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТЫ ТУ36-1695-73

Кольцо
П р о в о л о к а М СТ.О ГОСТ 1Л085-79

Стеклоn t мент
ТУ 36-940-77

ТЕКСТОЛИТОВЫМ

г  \i \!(
.

= !------- ;--------------1!---------------- !■
~ - ± ?

< ; \  | у §
г—

-J

и
СшиВКА

ы

n h A l f t M l / a  08 О ц ГОСТ 3202-74Проволока м Ст>0 гост 1Ц095̂ 9

Вднд дж ________________
"J1EHTA М-0 7 *20 Г 0 С Т 3 5 6 0 -7 3

Пр я ж к а
Т ип I  ТУ 36-1492-7?

Л ы а ф р а г м а

Привязки

Киг И*

ТП 409-23-5Ш ОВ1Н1

Т е п л о в а я  изоляция
ТРУБ ЛО ФкЬ

Сг#ои« Лист Листов

р (
Госстрой Щ Т ~

i lE H U M fP A  OCF.UU
ПРО М СТРО иПРО ЕКТ



Т П  №-23-36.87 А льбом  7

— Бяндя-Hf
JlEhlH rn-U f> 20 ГОСТ 356,0-73

Пряж ка Стенка торцевая__________
п Б-ПН-0-0.8 ГОСТ 19904-7*1
J,WCT ан-t гост msta-ao

Долататляр псй̂ .й

Тепловая изоляция трубопроводов 
см. тп о в ш

Iе=

С т е н к а  л е в а я  ___________________

Л и ст  Б~п н - ° - Р ‘8 ГОСТ 1 9 9 Q W *< 
•ЛИС| вн-i гост 1Ч318-ао

По л з <р у т л л р  ПРАВЫЙ 
М яты  м ы н е р а л о в а т н ы е

ПРОШИВНЫЕ НА СЕТКЕ
N*20-0.5 с одной стороны 
Марна 100 ГОСТ 21660

d t p L

050 600

*76*2.9 670

089*28 700

0108*2.8 630

0159*3.2 70 0

С т е н к а  п р а в а я ________________

П Б-ПН-Q-OJ ГОСТ 1980W  
jmGT ВН-1 ГОСТ 1*1916-80 PA5PA6.

Пр о ш и лРук ГР.
Гл.конот*
Н. КОНТР. 
Утвердил

ЗУБОВ
Волкова
Непарной
Гатян
Генкмн-
Аврамовин Z^>^-

9th— '

Жш

Привязан

Ннв. Ni

ТП Ь 0 Э -г 5 -5 Ш  ОВ1.Н2

Тепловая изоляция 
Фланцевой арматуры

CTAAUftl ЛИСТ ЛИСТОВ
Р | | >

”. Госстрой .
Ленингрдйскии
Промстройпроект

Привяии

Ина.Ив

“X:

ТП */09-23-56.87 OBI.H3
СТАйи* Лист ijtuCTOe

Тепловая изоляция прямо-
УГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА.

р 1 ♦Гвсирои СССР 
ЛСНиНГРАДСНИЙ 
Проистроипроект
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M /.70

8 omS. Ф 8

2-2 ©
M4-1

3-3
M 4.2

Привязан

Hhq.Nj

Т П  4 0 9 -2 3 - 5 Б. 87 О В 1 Н 5
P азраб. Анищенкова Ct+u***S
Про*. Орлова Qh Колпаки Стадия Лист Л и сте*.

Рук.группы Зайкина сЪП.о поборот ные Р 4
Гл.констр. Сидоров геW  l*i©J2 iгггш

Н. квнтр. Сморгонскнй Ш ц ЛЕНИНГРАДСКИЙ
Утв. Сидоров * ПРОМСТРОЙПРСЕКГ
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Секция

фиузь тробальная
Стадии Лист Листов.
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ГОССТРОЙ СССР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПРОМСТРОИЛРОЕКТ
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\ЕJO Ь е а о м ш с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й

□C H O & H D rD  К О М П Л Е К Т А
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«VI
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Лист НаименоЪание Примечание

“I Обилий Ванные (начало)
a Обилие Ванные (проЗол осей ие)
5 Обилие Ванные ( проВолсксение)
k Обилие Ванные ( проЗолысение)
5 Обилие Ванные ( окончание}
6 План на" отм етке 0.000
1 План плоилоВак
б План поЗбала на отметке -5.S0Q и.

-5.700 Ь осях м Н- 4 % * Г-К*
9 План поВбала на отм етке “ 5.800 б

осях „e -ia * ; „л -д *
40 План поЗбала на отметке -5800 В

осях „ ДгК# и отметке -5.000 б
осях «И -К*; м8~<3*

и Фрагмент плана N1
42 Фрагменты планоб N2. и. ЫЗ
<5 Фрагмент плана Ь/5
44 Фрагмент плана Ык
45 Фрагменты плакоб плошрЗок на

отм етк ах  2.700 , 4.800; БООО; 7.200 6400
48 Фрагменты планоб плашрЗок но

отм етк ах  2.400; 5.000; 4.200 ; B.Q00
47 Фрагменты плана 7 (плоилаЗки.) на

о т м е т к а х  2.500 *, 5700 ; 8.200
48 Планы плоицасЗок но отм етках 4.200 %.

ОСЯХ „9-Ю‘; в-г, 6а °°*х' « - в  Г-А иноотнот^

а

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами 

и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную 

и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер, проекта Смнопалышм.

ID

п План кробли. Схемы системы К 2..
20 Схемы систем Ы и. К 4
24 Схема системы Ь8 ( начало)
22 Схема системы 68 (окончание)
25 Схема системы 644 (начало) .

24 Схема системы Ы1 (окончание)
25 Схема системы 640

(начало)
гь Схема системы 6Ю

( проЗол эюение)
27 Схема системы ЬШ

( окончание)
28 Схема системы Кб(наиала)
29 Схема системы Кб ( проВалгисение)
50 Схема системы Кб ( проЗолыссние)
54 Схема системы Кб (окончание) •
52 Схема системы КЬИ
55 Насосная устанобка hobrnopHa-испольауемои ЕюЭы
54 Насосная Устанобка Hi щламосоВерэАсаш.ихЪоЗ
55 Насосная Устанобка М2 шламосоВер-

зкаицих боВ.
58 Насосная устанобка К/5 шломосоВер-

зюаилих ЪоВ.
57 Насосная устанобка М4 шламосаВер-

осачлих боЭ. *

Привязан

Иив. Ni

ТП *t09-Zi-56-87 вк 1

Нач.отд.
Н.контр.
Гя.констр.
Гя.спвц.
Рук.гр.

Ст.мнж
Ст.теки.

Сииолальников

Егоров

Сиротенко
Шкредое
Смирнова

Ког.маиеЪп

Щ
щ
Щ

ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ И38ЕРЖЕНИЫХ И 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.»* В ГОД_________

Гямиый корпус с лммзоботомкым каркаем Стадия

Р
Лист

i

Лястоя

5 7

О & хцие  б а н н ы е  (м о ч а л о )

ГОССТРОЙ сссг 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ЛРОМСТРОЙПРОЕКТ
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Ведомость  с с ы л о ч н ы х  и
П Р И Л А Г А Е М Ы Х  А С Ж У М Е Н Т О Ь

J

О б о з н а ч е н и е Н а и н е н о Ь а н и е Примечание

С с ы л о ч н ы е  В о к у  м е н т ы

Т и п о Ь ы е  \ззлы и Д е т а л и  креплений с а м и т а р м О -

в с т а л и .  серия - те хн и ч е с к и е :  приборов и  тру-

«4.904- Ш б о п р о Ъ ь д о В .

ГОСТ 4 ы г * - * * в Д е т а л и  с т а л ь н ы ж  m p y S o n p o -

& Ь В о Ъ  • По ВВ ес ки

Г О С Т  449(4-88 О п о р ы  п о Э Ь и о ю ч ы В

П р и л а г а е м ы е  Зо ну м е н т ы

bK4.H4-.H40 М е р т е л и  oSuLkucc. b u B d b  н е т и п о
йыэс к о н с т р у к ц и и  с и с т е м  В о В о

hpcJboBa и  н а к а л и  заи^ии

ВК4.С0 Сг*еи.исьикаи.и9 о Б о р ч В о Ъ а н и я

ы а ь м В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  Ь

м а т е р и а л а х

УСЛОЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение Н аименоЪание

_ ы — Хс&ййстбенио-нитьебой противопожарный ЬоВопроВсд
----ьв---- ПроизЬоостЬе.нныи ЬоЗопраЪоВ речной

осЬетленнои ЪоВы
-— ы о — ПроизВоЗстВенныи ЬоВопроЬоВ повторно

используемой речной о с в е т л е н н о й  Ъ о В ы

ПроизВоЭстЪенныи Ь о В а п р о В о д  о с Ъ е т  л е н н о й

Ва6ъ\ из хЪ осто х )за ни ли ица
^ - К 4  — .Бы тоВаЯ канализация
— кг— ЛогясВеВая канализация
« - « К б — **- ПроизВоВстВенная канализации

шламосбЗерслсаил^изс £>оВ ( с а м о т е ч н а я  ')
HSH— « ПроизЪоБсггчЬенная конализаи^ия

ш лам осоЗерзлсасс. Вод( напорная)
— н н * Вентиль с злекгороприЪоВом

ВаЗЬиэизка с злектроприВаВом

Теплоизоляция

*  у Торсунка гиВрооБеспылиВания

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

. По степени пожароопасности технологического процесса адааже о 
огнестойкостью строительных конструкций П относятся к категория "Д" 
х в соответствия с требованиями СНиП П-30-76 устройство внутреннего 
противопожарного водопровода не предусматривается, ва исключением 
помещений масло станций с категорией "В", у входов которых уставав* 
ливаются пожарные краны с расчетным расходом 2,6 д/с каждый.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Вода из производственного водопровода речной осветленной воды 

после охлаждения маслостанций дробилок повторно используется для 
гидрообеспнлжвания.

Качество воды после охлаждения дробилок не изменяется, кроме 
повышения температуре до 33°С.

Для получения устойчивого режима работы системы гидрообеспыли
вания, требующей стабильный напор у форсунок 20 м, к снижения по
требного напора ва вводе в здание корпуса осветленной речной воды 
в схеме повторного использования нагретой воды предусмотрена повы- 
снтельная насосная станция с приемным резервуаром.

При привязке проекта для каждого конкретного случая, походя 
кз наличия местных условий, принятая схема повторного использова
ния нагретой воды может быть уточнена.

Загрязненные производственные стоки от аспирационных систем и 
мокрой уборки помещений всех объектов щебеночного завода местными 
локальными насосными установками перекачиваются в центральную пуль
понасосную станцию главного корпуса, разработанную в технологичес
кой части проекта.

В целях сокращения количества загрязненных стоков ж исключе
ния переполнения приемного резервуара пульпонасосной станции, мок
рая уборка помещений должна осуществляться по графику, исключающе
му проведение этой уборки одновременно во всех объектах щебеночно
го завода.

Стальные трубы, прокладываемые в земле х в поду, покрыть би
тумно-минеральной мастикой по битумной грунтовке общей толщиной 
слоя 3,0 им.

Теплоизоляция трубопроводов осуществляется полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки 
150, толщиной слоя 40 ми с покровным слоем фольгорубероидом по 
ТУ 2ГЭССР-6979.

Наружная поверхность стальных труб окрашивается двумя слоями 
эмали марки ПФ-133 в цвета согласно ГОСТ 1402-69 о предваритель
ным покрытием грунтовкой марки ГФ-02Х.

Отметки труб для водопроводных сетей даны по осям, для кана
лизационных: самотечные - по лотку* напорные по осям труб.

Настоящие чертежи применимы для варианта корпуса с каркасом 
из легких металлоконструкций, за исключением внутренних водостоков, 
которые разработаны в двух вариантах (см.лист 19).

Расчет дождевых вод определен для климатических условий г.Ноо- 
квн. При кровле корпуса из железобетонного каркаса fys * 197 л/ч, 
при кровле корпуса из металлоконструкций = 80 д/о.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ 
ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
ЬВсВе В м

Расчетные расходы Устлано*
ЪочмаЯ Примечание

% п> м"/ч %
ПриПОЖА-ре

наивностьхп.вЪи*.
аЪн .

Водопровод
хозяйственно
питьевой
протибого -'
жармыи — — — — г.во —

ПроизВодст-
Венный бодо-
проЪоЗ речной
асЪетленмои
ВоВы за.оо 40Q9.S м.во гзу? 259Т — (поясарн.мро

ПроизВодст-
Ъенныи Ъсйо-
проВод повтор
но используе-
мои речной
осВетленнои
Воды 43.00 чэаоо £680 Т4? — 33 00
Произведет-
Ъенныи ЪоЭо-
провод ocBenv
ленной воды
из хЬосто-
хранили ица 51.00 344.42 sees
Хозя йстВенно
Бытовая
канализация — , — — — —
Дождевая — — 54.00 — — для <|5
канализация — — ги о — — для 4 го
Производства
ная нанали -
5au.ua шло но-
соВер лсшцих
вод (напорная; |<Ч9ЧЙ1482! 315в 6^.00

Привязан

Ии>.1Ь

Н.*оитр.
Гл.комсгр.

Яуигр.

Егоров

Сиро
Шкредоо

Кср^омеЪп с!

ш3 5 *

ш .

н

тноэ-гз-*б.87 bki
ЩЕБЕНОЧНЫМ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ Я 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс** В ГОД

Гммый мраус с

Обилие Ванные
( п р е д а л  з р е н и е )

Стадии Лист

Р &
Hanot

ГОССТРОЙ СССР
Л Е Н И Н Г Р А Д С КИ Й  

П Р О М С Т Р С И П Р О ГК  т
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А а Н Н Ы Е  П О  П Р О И ЗБ О  A C T  ЬЕННОМЫ Б О А О П О Т Р Е Б Л Е Н И Н З  И В Е З А О П Т Ь Е А Е Н И К З  ( Н А Ч А Л О )

1
й 1

Н аим еноЪ ание
п о т р е б и т е л е й

о'Ъ

ч
3 £ 
3 §2С С

i l l
s§||
ш
ш

. {
1Ч |а ч  
3*83
If

Ь оЗ опотребл ен и е ЬоЗоотЪеВен!i e
Конирнтьац^ 
даеря&нении 

стачыьга ЪсВ 
после а о н о л ь -  

ныж омиетмы* 
соорулсений тМ__

Примечаниео JP э«£

1 § 1» г
Jill

щ

i l l

Режим
bodonompS

ления

т
«г??К

ПроилЬоВстЪенмыи 
ЬоЭоп|эоЪо5 j»cmhou ссЪетлечмои Ъ63ы

Прои&'ЬодстЪенныи ЬаЭопроЪоЭ поЪпчзрнр изпсАьгчемси _реч ной осЪат ленной ЬоЗы
бооопротях} ocbem ленной Ъооы и» кЪосл>а*оанилиидА.

Характе-
ристино
стайных

ЬоВ

Режим
ЬоЭоот-
ВеВениЯ

ПроиЛсост
конаяикои̂ ияеоЭер»еош,и)

UJNCM0
| ЬоВ

м)6ут нуч л/с K ^ l j r r . М5/ч Jl/c jyfc н у ч л /с

Установка -ЯС~ 1 ЬьЪеш Взбешенные 6 насосы»

65 ПылеулоВитель енные . ЪеицестЬа ЗстаноЪку

вибьоВиномическии бещее 1 т 5 г/л >а
?Д П -5 н 4 4 24 тпЬаЗс 5600 20 постоянно 0 6 6 ~ — — — 45.86 0.66 0.48 постоянно 48.60 0.60 Q.43
Орошение ГДП -5и \ 4 24 4<-5»Ц 20 ........И........ ххоч — — — — 4.59 0.0% ног -----------в - — — — —

МстаноЪка ЙС-2. - 8 - -------- # ------

65 Пылеуловитель еиЭро-
Винамииескии РДП^Ом 4 { 24 й.гоо 20 ------ »------ г аэч — — •шч 0.91/ 0.26 ----------я----------- Я  85 0.85 0.24 Ь насосною
Орошение ГДП-40М 4 4 24 20 0..40 —р. — — — 2.54 й-40 0.05 -----------И--------- — — — УстамсДжу

У стан обка ДС~5 - 1 - --------- II---------

65 Пылеуловитель еиВро-
Винамииескии РДП-5н 4 4 24 5200 20 ---------II---------- 050 — — — — 40.50 0.50 0.44 — м»— а«5 0.45 0.42

66 т о ж е  ГДП-40м 4 4 24 5500 20 4.40 — :---- — 25.40 4.40 0.60 ---------- М--------- 24. ОС 4.00 0.28

Орошение ГД,П-5м 4 4 2) 20 ------ И ------ 0.О5 — — — — 1.05 0.05 0.01 ----------Щ--------- — — —

Орошение РДП-40м { 4 24 20 ----------- И -------- 0.1.0 — — 2.iQ 0.10 005 -------И------- — — —

ВстамоЪки ЙС~4 ; -ЙС-5 --------- 1 --------- Ьнасосну̂ о
45 Циклоны промыбатели Устокобну

СUОТ г г 24 5500 20 ----------..— г.во — — — f — — 1060 5.60 1.56 — в ---------- 4ГС6С 5.60 4.56 М2

Пылеуловители еиЭро-
i

-------- L.
О м

Виномимеские РДП-Шм Ч ч 24 5.500 ao • 4.06 — — — — — 89.146 ч.гч 4.48 ----------- Я --------- 4900 5.36 404

Ооошение. ГДП- 40м н ч 21 20 -----------— 0.4.0 — — —
— — — 8.1*0 Q.KQ 0.44 ----------. — — — —

УстоноЪни ДС*6; «ЙС*? —  4 — ----------Ш---------- ЛО-ЬЪна-
С.К Пь1ЛР Ц A Q o L i r f t ^  flU PÛ bO** • сосыую >42оо 1 « V iy* W ~ * 'U  U V i l  • IW J IU  c u u w w

Винамииеские РАП~5м г г 24 5400 20 — — “ “ Г— 0.50 — — — — — — 24.00 4.00 о.а* -------- я----------- 48.69 0.83 0.25
п p > m \ i c m i p  ГДП*“5м 2 & 34 2Q -----------. '- г — 0.05 — — — — — — 2.40 640 0.05 --------- я --------- — — — АС-*» 6 на-

. UmoeO: 5£64 4486 4.42 246.49 45.45 5.66 с осную Й5

Привязан

Инв. Nt

ТП H09-2.i-SB.87 ВК 1
г  и п Смиопальнкков ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗБГРЖ1Ш1ЫХ М 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 iwcji* В ГОДНач.отд. Ивашкин Н~Ч-
Н.какгр. Егоре* Главны! корпус с жвлвюбвтомныы каркасом Стадия Лист Листе»
Гд.коилр. Монин р 5Гл.спец Сиротенко \
Рук.гр. Шкредоо Обилие Ванные 

( проВолэ^сение)
ГОСТ. ! РОЙ СССР 

П Е Н И И ГР А Д С Х И Й
П Р О М С ГР О Й П Р О Е Х Т

Ct.ih*. Смирнова
Ci.iexH. КспночеЪа ■ щ
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А А Н Н Ы Е  гш  П РП И ЗЬО А СТ ЬЕН Н аМ Ы  ЬОДО ПОТРЕБЛЕНИЮ И ЬОДОПТЬЕ АЕ НИ 1-0 (ПРСЭДОЛЖ ЕНИЕ)

S
§>to %
1е

Ь

Н q имеиоЪонис. 
потребите J\c.u

*3
$  5
1 \ 5j Vo
1 *-
J 1

s i l l
P
I I P
S'SgS

t \
ц г
Ц *

Ъ аВопатре&ление ЬоЗоатЬеВение. Комидотьоци?

Принечание?s  
4 f j
1 3 *

ш
Г  I 0 «

III?

ч\*
| г !
т

Реэкгим
ЬоЗопогпреВ

лени*

4
•8 1| fg * ?
I V  <? ?*.

ПроиъЪсЗстЪенмьи. ЬоВопроЪоВ речной осЪетленнои Ъоды
Прои дЪоЗст1 boCorxac&cibne иапоя̂ ьченои осЪе тленное

ЬенныСЬпчорнр Прски!ЬоЭеггчЬеннмч ЬоЗогфоЪсд осЪат* леимоО ЪоВма и& _ «X арак те- 
ристикя
СточныхЬ6Э

Pcwcuh
1»оЭоот-
ЬеЗемия

ПраидЬоВстЬеммая намали&ам̂ия шла но соберэкаицт ЪоЭ
AQtpttAWCHUU 

сточных ЪоЭ 
после лочоаь- 
ных очиетмых
соорч>Семи5 J нг/лф аг м*уч л/с Vе ф у * М̂ | ■Vе HyfajW муч У с

Установки. АС- 6 •, ДС-З 6аЪе- ЬъЪешанньл JRC-8 Ъ на-
66 Пыле у лаЪители. гиЭ&о- шенны Ьехи.сс.̂ 'Ьа сосную НЗ

3 инамииеские 1 Ьеше i «г 5 г/л ЛС-3 Ъ на-
РД,П-10м a ai СтЪа 3.600 20 постоянна 1.00 — — — — — М2Ш 2.00 0.56 постоянно 31.80 a 60 0.50 соснула
Орошение РДП-10м a a Ъо100 20 ----- ------- 0.10 — — —— — —— 4,20 а ао 0.056 ------м----- — —

Установки ЛС*Ю| ЙС*И нг/л . ----- •-----
66 ПьлеулаЬители гиВро- - *

6 инамииеские - - - Ь насос -
РДП-Шм k 4 3.60Q ао ------ и------ 0.8Ь — — — — — — 12.2 Ч ъмч 0.96 ------»---- 64.68 3.08 0.86 ную КЗ
Орошение ГДП-Юм ц H 21 ео ------ И------ 0085 — — — — ч.аа аз4 0.096 ----- •----- — —

СныЪоетСЯ rxO*fiU иОч ■ KDQмоли Ь конале сиены
7 ПромыЬна ш,е§ня на

fipootornoac. a a ai БаБёйжиные 7.Q0C 30 ------------- юаа — — — — — маоас г с т 55.55 --  - ----- . ------ — — —ПУЛЬПЛЮ-
1 Ополаскивание идеВня a a ai

ЬеифеЯ 
to Во 5.00Q 30 ------ 11------- 25.00 — — — — — ■— 1D5Q.C 50. ос 1390 ------ . — — — с. осную

6 Классификация песка 100
Н Г / А

-

( ополаскиЪамиб.) a a ai 1.800 10 13.50 — — — — — — 56.70 21.00 7.50 ------ ------ ------- — — ' пиАЬПа От- 
ЪоЭитса____1______

5,6 ОлслаэтВение сназки &5?ее тс»»нолоао- ми Ьочльпо-
конусных "Врабилоч 30*t HQCOCH4KO
УС- 65 в 5 ei &зЬеж1.Ьешувз3.550 10 5.00 561.0 21.00 1.50 — — — — — — ------ «------ — — — ЬоВа поЪгорЙОиСгчОЛЬ-
ПиВровплотнение ко- йоЬйн̂ ъиехпея

косных Вробилок
5 КСД- 1750 Рр 1 i ai *1730 15 -------«_— 3.00 — — — — — 63.00 500 0.83 масло ------«------- 63.00 3.00 083 Ъцососныю CmoHUjuKJ
6 КМД -1750 т a a ei НР/л. 1130 15 ------ -------- 300 — — — — — — 126.00 6.00 186 5 -гЮмг/п ------ -— 128.00 60.0 1.66 Wi.

в* PuBpooSec пь\ лизание ЮЧ 21 bi.VeujKem̂uiЖ1бо
-1600 20 ------ И------- 0.20 — — 436JK ео.60 5.60 — — — ■--- — -— — герретск ъ прои̂ есве

25 ЬиВрооБеьЪозси - ‘ BosCTМГ/А
ЪаЬешенныеъешлетЪя Ь насос-

Ъ>атель a a ai — -1600 — — — — — — — — — е.о р/л ------ . — 100.80 4.80 а .» ну но 43

Привязан

Ина.М*

ТП 409-Si-S6. 87 ВК(
Г ип Санопадьнмков ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ МЗВТРЖЕНКЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 аые.х* В ГОДН2Ч.0ТД. Иаашкин Ф~?-
Н.кситр. Егвро» Главки* кэрлус с «амавАвгвкныи каркасам Стадия Лист Листве

Гл.коистр. Моими ^ ыт Р кГдхм ц . Смротаико
Руд.гр. Шкредоа id*# ОЗшцие Ванные 

( праВолзвсение)
ГОССТРО Й сссг

л е н и н г р а д с к и й

П РО М СТ РО И П РО ЕК Т

Ст.инж Смирноаа

Ст.ткм. Кормач сЪо

д
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А а н НЫЕ ПО ПРОИБЫЗАСТЬЕННОМУ ЬОАПППТРЕБЛЕНИНЭ и  ЬОА-DDTbEа е н и н з  (ОКОНЧАНИЕ)

*

t fо с 
о о зе с

Н аимёнаЪ ание 
по m р е б и т е л е и

1
И
1 Г

2§«
ш£*96
зглм5

n i l

о | 
1*8? 
И
3*8|

Ь аВ оп отребл ен и е. ЕЬоЗаоггИЬеВ ен и е KOHUfbVnbQl̂ tf 
ОД)»Я&нс»миЗ 
стенных Ъ6В 
после АОНОАЬ 
мым очистмьк 
соору^сснии

----------------1
Примечание

I I30 |

Wfix

> ° и£ 2 ft  
е *»га«Д ??,??£

Щ
££(,8

PcOKLUM
ЬобопотреВ

J\CHU«

I t *
I g f
Ш
m

ПроиАбодстбеины ЪооопрЬЪаб ручной осЪетленмоиьоаы
ПроиьЪоЗс.ггй ЬоЗоьроооЗ J* исгюмлиемаи_ ntfbem .яехнсзи

»енныиЛ>гтчОрмСречнойъоды

ПроиЛовстЬенныС ЪовопроЬсй осЪегп - ленной ЪоВъ» иь xbocTOHDa нилиаш Хорокте-
ристика
Сточных

ЪоЪ

Рсл*сим
Ьсйоот-
ЬебениЛ

наносила и,и? 
coBeptouAUx

i шмак
Ь68

М с̂лр «уч Л/с М̂ угг нуч Sijz. У̂сутг м‘/ч V е
нуч V е

Гид роу п лотн  вние Ь&Ъсим

насосоЕ ГрК -  50/4Б bCUJEtS Вчл "ЙП
г Н асаская устамоЪка N 1 4 4 1.00 50нг̂ -3.400 54.00 псриоВич. 300 54-00 3.00 0.53 — — — — — — ьериоВии. 5400 3.00 0.83

р -----------ь— --------------- цг 1 1 5 60 —_л__ -3.400 54.00 ....— ■»___ 3.00 48.80 3.00 0.83 — — — — — — -— ц----- 4680 3.00 Q83

? --------------- » --------------  hi 5 4 4 4е fif> — -3.400 aioo ----- ■ -.. 3.00 36.15 3.00 0.83 — — — — — — ------■ — 3615 3.00 0.83

ра Гидроуп-латнение тек Й*М,-
калорических насосоЪ Ьа^а

к насосу мобысителю
к го/за г 4 48.00 44.00 498.00 44.00 3,05 • ---- — — — — ------1------ 49800 44.00 3.05

$ Ь&мумиЬание осадка ЬЛеш.
6  зымпсье N1 ) 4 1.00 50мг А -5.650 10.00 ------1------- 5.40 — — — — — — 31.80 5 4 0 4.50 -----•------ 31.80 5.40 4.50 •

5 ма 4 4 5.60 -1.80Q 10.00 ___ » .... 5. HO — — — — --- , — 30.54 5. НО 450 ----- ------- 30.24 S.HQ 4.50

5 нъ \ 4 le a s _ -6.500 i ООО
- *» S.ho — — — — — — 66.45 5-40 4.50 66.45 5.40 4.50

Ц Ян 1 4 4.40 ~~ н-6050 40Ц0О - » _____ ч.зг. - — — — — — 6.05 4.35 4.50 ------*------ 6.05 4 3 5 4.50

ц* Ьзмуиибамиб осадка
Ъзымпфе пулы-юн асос*
ной 4 4 48ПП _ „ ■ -4.оо 40.00 - — - 40.00 —— — — — — — 480.00 40.00 гво 480 0 40.00 a 80

Мытье поло& 45 4 3.50 ...н 9.4SO•Рччл 45.00 ----------- 3.60 4350 4ЧЧО 4.00 — — — — — — 4520 4Ч.Н0 4.00 оСмоъренен- ыоа робота
— - • Ч * нолиЬом - кыаькроноЪ

адоЪаегоЗоЬоЗа

Umoeo: 685.45 Б4.Ч014 оч ЧЛ6Я020.80 5. ВО 52545: 3M3G 9913 430Ч„Ч( 96.15 е&М

Тро н зи тмые расходы 455.60 49.НО ьъъ 64.50 6.00 4.6** 451.00 1-06 a.so I93.0C 54.46 650

Ьсего: Ю03.Й81.60 533*4 Ч96.0С5680 1.41 63842 344М2 9152 4Ч91Ч6148.24. 3338

Привязан

HHB.lit

т ч о 9 - г $ - з б . & 7  в к  1
Г ИП Синопальнкхов ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 iu c .m *  В ГОДНач.отд. Ивашкам (Р г -
К.контр. Егоров Стадия Я « а Аисте»
Га.конст|). Коивн ^

Р 5Гл.спец. Смротемяо / 4 4
Ру«гр. Ш.ррдов

Об'чцие Воммые
( окончание)

ГО ССТ Ю Й  с с с *  

Л Е Н И Н Г Р А Д О С И Й  

П Р О М С Т Р О И П Р О Е К Т

Ст.«их. Смирнова
Ст.техм. to p p -.a u ^ b a Щ щ
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Крепление, п и п  4. 
сн . л и с т  ЬК Г.И В

Т П  4 0 9 S 3 - S 6 . 8 7  В К  |

г и п Синопальников ЫнлЧ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ В  

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ '/00 тысм* В ГОДНач.отд. Ивашкин

Привязан Н.контр. Егоров Главный Корпус с желемветоинны каркасом Стадия Лист Листов
Гл констр. Монин

Р < аГл.спец. Сиротенко I

Рук.гр Шкредов

Ф р а г м е н т ы  п л а н о в  Мёи5
ГО С С Т Р О Й  С С С Р  

ЛЕН И Н ГРАД С К И Й  
П РО М С Т РС Й П Р О С К Т

Ст.инж Смирнова

Ш И Ст техн КорначеЪп >;J ' u a - )
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Г И П Синопальников ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.мэ В ГОДНач.огд. Ивашкин

|  П р и в язан Н.контр. Егоров У5Г Главный корпус с жвлввобвтонныи каркасом Стадия Лист Листов I
Гл.констр. Монин ш т ь*__ Р 1 5 11 ] Ги.спец. Сиротенко

] 1 Рукгр. Шкредов а У Ф р а г м е н т ы  а п а н о Ь  г и ю ш р '  
Б о к  н а  о т и с т к о у  £ . 7 0 0  ".

Н .6 0 0  , 6  0 0 0  .7  2 0 0 , 8 . 4 0 0

ГОССТРОЙ СССР 1 
Л ЕН ИНГРАДСКИЙ |  

ПРО М С ТРО И ЛР О ЕКТ 1
I Стин* Смирнова

1 Инв.М* 1 и м Ст.техи Корм очеЬа _____
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Г и I) Синопальников ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ *  

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 гас.м* В ГОДН14.ОТД. Ивашкин rf-Ц-
Примдаи Н.иомтр. Егоров Стадия Лист Диете*

Гл.констр. Монин / Р ао
Гя.спец. Сиротенко 1
Ру*.гр. Шкредов

Схемы систем Ы и
ГОССТРОЙ СССР 

Л Е Н И Н ГР А Д С К И Й  

ПРОМСТРОИЛРОЕКТ
Ст.внж. Смирнова

Ин». Nt Ст.техн. jjt&iiaadsI s
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Cm. ЫО-4 А  *

ЕьЪЯрЬи а р .  
побторно -  используемой 

б о д ы

ВихреЬые насосы .. тип 6К 5./.МА. 
Q*1b.0M%ac ‘, /М 3 .0 М  С электро -  
дЬиготелями 4А /32 k ; }!• ЦкЬт ; 
/г* М50 °̂ /мин

“ Ц $ ©  /  ) Х т -
CmJdO-7. ^  /  / Л Я *

C m .btO -ij

Т П  H Q 9 -Z i -S 6 .8 7  В К  1

Г И П Скнопальикков {'ичекс? ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ ?00 mi.*1 В ГОДНач.отд. Иваш*ни (-P i-
Привязан Н.конгр. Егоров Р Г " Главны* корпус с жедвэобегоииыы каркасом Стадия Л нСТ Листов

Гл.коистр. Моннн iг ш z r Р 2 5
Гл.спец Свротенко (
Рук.гр ШкреДОв С х е м а  с и с т е м ы  SiO

( н а ч а л о )

ГОССТРОЙ СССР 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ПРОМС ТРОЯЛРОЕК Т
Ст.кн* Смирнова

Инв-Ns Ст.теги hP̂ AMfOAш
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6.000
6 .0 0 0

X
6 .0 00

Cm #6-7
Ф / / 4 ' 6

' ФШшб

AC-Ч АС-4

От смыва 9с/паяаоы л/5

0.000
JL.

ФНЧ*6
-Щ о Ф11Ч*6

\DaK6-f2

На с оси & я уст анобкд //2 
саг. л  (/cm 3 5

0.03

Пульпонасосная станция

ФНЧ*6

Т П  № - 2 3 - S 6 .8 7  B K I

Г И п Сниопальииков %*miL ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ в 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тыс.м* В ГОДНач.отд. Ивашкин г Р н

Привязал Н.контр. Егоров Главны# корпус с железобетонным каркасом Стадия Лист Листов

Гл.монстр. Монин /"/ и ш
Р 28Г л.спец Сиротоико t

Рун.гр. Шкредов 2 5 5 *
Схема системы КЬ 

(начало)

Го с с т р о й  ссск 
ЛЕН И НГРАД СК  ИР» 

П Р О М С Т Р О Й П Р О Е * Т
Ст.инж Смирнова t

Иив. 1к Ст.тедн Корпоче§с:Щ ш .
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м е х а н и  ь и  р о 'Ь а н н ы м ^ о  m  § о р ам  
п р об  и  л а б о р а т о р и и

ТП 409-23-5-6.87 ВК 1
Г И П Синопальмиксв ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОДНОРОДНЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ И 

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД МОЩНОСТЬЮ 700 тысл* В ГОДНач.отд. Ивашкин Cttl
Привязан Н.контр. Егоров ■ТгГ ГвииыА корпус с кедваобстоииыы каркасом Стадия Лист Листе*

Гл.констр. Монин Ы̂ Ш Р 32
- J L __________ -

Гя.спец Сиротенко <

Рук.гр. Шкредов

Схема Кбн
ГОССТРОЙ СССР  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ЛРО/ИСТРОЙЛРОЕКТ

Ст.мнж Смирнова

Инв.Н: Ст.телк. К орпачеЕо
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План 1-1
Ь  п у л ь п о н а с о с н ч к з  с г п а н ц л а ц г  

с м . « л и с т ы  9 ,  4Q

“ < 0 0 0

Насосы П Р В П -в з / г 2 .5  ИМ 
4 = 63. муч •, н=гг.5м С 
эле к mhodfeu готе лем 
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