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У Н П Ф П И И Р О  В А Н Н Ы Х  О О О Р
У  35-500 кв

ТОМ 4
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 110и 150 кв, 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ СВАРНЫЕ

Л к ^ Г Л АВНМЙ  ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

На ч а л ь н и к  т е х н и ч е с к о г о  о т д е л а  

Г Л А Б Н 01 А СТРОИТЕЛЬ
Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т  п о  ВЛ

/С.  Р о к о т  я н/  

/М.Р е у т /
/Л.  Л е в и  и /
Д О в с е е н к о/

Москва 1965 г.



M M U H C T E b C T B O  Э Н Е Р Г Е Т И К И  U P A E K T P L I < P U K A U U U  С С С Р
Г Л А В Т Е Х С Т Р О Н П Р О Е К Т

В С Е С О ЮЗ Н Ы  U Г О С У А А Р С Т В Е Н Н Ы Й  П Р О Е К Т Н О - И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И И  
Н Н А У Ч Н О  - U C C A E  А-0 B A T E A b C K U U  Н Н С Т и Т У Т

Э Н Е Р Г О С Е Ь П Р О Е К Т
н м и и с  П (  О Т Д Е Л Е Н И Е
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У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  ОПОР
У  35 -500кв

ТОМ 4
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ В Л 110 И150 КВ, 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ СВАРНЫЕ
Гл а в н ы й  и н ж е н е р  о т д е л е н и я  

На ч а л ь н и к  т е х н и ч е с к о г о  о т а е л а  
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Харьков 1965 г. к Ш О тм -Г Ч И ^



Л н н о т о ц и я

Дльбом унифицированныос опор QJ1 35-600 к8 
разработан 8 сос/паёе :

Том I 
Том £

Том б

ТомД 

Том 5 

Том 6

эТелезобэтоннь опоры б л з з -з о о  кВ 

М еталлические опоры 8 Л  по и /50 кВ, 

допускающие горячую оцинкоВку

Металлические опоры ЗЛ 990 и330 кВ, 
допускающие горячую оцинкоВку 

Металлические опоры 8Л ПО и /50 koj 

модернизированные сборные 

Металлические опоры 0Л 990 и 330 кВл 

модернизироВанные сВарные. 

ДереВянные опорь/ 35-990 к§ .

Q  а л ьб о м а о с  при б ед ен  ы  о б щ и е  В и д ь/ ол о р  и  п л а н ы  

р а сп о л а о Д е н и Я  анкерны ос бол т о В 3 В ы б о р ки  м ет ал л а  

и т а б л и ц ы  м е т и з о В3 у к а з а н а  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  

опор и  д а н ы  п о л н ы е  п е р е ч н и  р а б о ч и э с  ч е р т е у Ь е и  

о п о р.

инВ. Н3 8 5 2  тм-Т/ . 

инВ. rT3 B5 2  тм~ ТВ.

инВ. НЗВ5 2  тм-ТЗ.
л '

инВ. H3 Q5 2  тм -ТЦ',

инВ.НЗё>52 ТМ-Т5  . 

инВ.Н3 8 5 2 тм-Тб .



С о д е р ж а н и е  т о м а  L j

/ г 3

/У Дёуссцепнар прамафуточнар опора но и /50 мВ Нтр-1Рм пЧм-5 25

/6 — промеф. транспоз. — н—  /5оиВ Игр-Юм пчм- п 26
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26 Дбуосцелшя ' — •»—  — " Нтр.-13.7м угм 3 V
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flic ни.тельная за пи спа 
6  пастоя?м  то м е  приВедены основные да нны е по 

следую щим -злам одноцепны х и дВ ухц е п н ы х  м еталличес
к и е  /чодернироВанных сборны х опор 6J7 /Ю и 150 разра
б о т а н н ы е  .рейнским о тде ле н и е м  и н с т и т у т а  „Энерго - 
связь п р о е к т .
J. Одно цел н. ыоромэоДуто  W6/e и анкер но -  углоВы е Крымско
го т и п а .
2. ДВухцелнщлоомео/Ьуточные и анкер но -угло В ы е  т и п а  
„ бочка ”.

3. Понифенны\промефуточные и анкерно-углоВы е.

4. По&ь/сиенны анкерно- углаВь/е . 
б . Транспозию нная.

Расчеты  ipp Выполнены по м етоду допускаемые, напря
жений при рчетной скорости В е т р а  30 м/сек.

При Ведение В альбоме опоры у д о В л е т  Варя ю т  тр е б о 
ваниям „ ПраВп у с тр о й с тё а  злектроустаноёок''(ЛУЭ-бб) с 
уче та м  решу и Я ГПКЗиЭ 4235 о т  У  декабря 1964г. при при
менении & 1+\районах: по гололеду и В районе по В е т р у .

Опоры р с с ч и та н ы  на под&еску лро&одоё м арок:
ЯС-120, ЯС-150} t-/85, ясо-гчо и ЯСО-ЗОО- на линияос I/O кВ} 
яс-/5о,яс-/е>5,};о-гчо и я с о -з о о - на линиям  /50 кВ.

Б альбом тл ю ч е н ы  опоры как д л я  районов, где наблю
д а е т с я  пляса лро&одоё, так и д ля  района В л где пляске/ не 

наблю д а е т я .
О б л а с т ь  применения отдельны е, опор по районам го - 

ло ле дн о сти .п ляске  и маркам проВодоВ указана на соот~  
В е т с т  В ую иц х л и с т а х  альбома.

ПромефулЬчные опоры рассчитаны  на подВеску лро&адоВ 

В г л у х и х  з ф и м а х .
Лн керн о -углоВые облегченные о поры рассчитаны на об- 

рыВ одного проВода, нормальные-на обрыВ д ё у х  проёодоВ

Все д&уссцепнь/е опоры  д о п у с к а ю т  подВеску н а  д л и 

т е л ь н о е  В р е м я  о д н о й  це пи  с одн о й  сто р о н ы  опоры.

Для и зго то Ь ле н и д  опор долэДна б ы ть  применена  
с т а л ь , удоВлетВоряю щ аЯ следую щ им  услоВ и Я м  : 
а) д л я  опор, у с то н а В ли В о е м ы х  В районах: с н а р у ж н о й  

р а с ч е тн о й  те м п е р а  подрой Выше минус З5°су - с т а л ь  

марки в cm .5  пс для сВарнь/ос к о н с т р у к ц и й  по подгруп
пе  в  бос го 3 3 0 -6 0 г с д о п о лн и те л ь н ы м и  гарантиям и заги
ба В х о ло дн о м  с о с то я н и и  согласно п у н к ту  /9д и о гр а 

ничения о тк л о н е н и й  по хим ическом у с о с т а В у  соглас

но п у н к т у  /6.
Б) Для опор, у с т а  н а  В ли В а е м ы  пс В р а й о н а х  с н а р у ж н о й  

♦р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р о й  м и н ус  35 ° с и  н и о ^е - с т а л ь  

м а р к и  в  о я .з  (спо ко й н а я) д л я  сВорны ос к о н с т р у к ц и й  

п о  п о д гр у п п е  В  б ю с т  3 8 о* б о  с д о п о л н и т е л ь н ы м и  г а 

р а н т и я м и  з а г и б а  В  х о л о д н о м  с о с т о я н и и  с о гл а с н о  

п у н к т у  19д и  о г р а н и ч е н и я  о т к л о н е н и й  по  х и м и ч е с 

к о м у  с о с т а В у  с о гл а с н о  п у н к т у  /6.-
Б о л т ы  и з г о то В л р ю т с я  из то го  Ж е  м а те р и а ла  что 

и к о н с тр ук ц и и .

Д о п у с к а е т с я  токо/Ье и з г о т о В л е н и е  б о л т о В  и  га е к  и з  

р е к о м е н д у е м о й  д о с т 'о м  / 1 3 9 -6 2  с т а л и  м арки Cm. 2 0  

при услоВ и и  со б лю д е н и я  г а р а н т и й э у к а за н н ь /о с  ёо/ш е  

д л я  с т а л и  м а рки  б> с т . З  8 ПЛ.р"иЬ".

Т р а н с п о з и ц и я  п р о В о д о В  В ы п о л н я е тс я  В п р д л е т е  

с п о м о щ ь ю  уяи с р и ц и р о В а н н ы *  о п о р  и  п р и м е н е н и е м  В  

н е к о т о р ы х  случаяос д о п о л н и т е л ь н ы х  съ ем н ы х крон- 

ш т е й н о В .

Д л я ' &Д №  кВ В 1  и а районах по го л о ле д у  без пляски при
м е н я е тс я  специальная опора П Д м -п .

При н е о б х о д и м о с т и  тр а н с п о з и ц и и  проВодоВ н а  л и 

н и я х  15о кВ B l u i l  р а й о н а х  п о  г о л о л е д у  с п л я с к о й

Пояснительная з а п и с к а Ю К п гТ Ч '
Л и с т

в |зз



проводов применяются опоры д ля  ш и н районе В по 
го л о л е д у .

При необходим ости транспозиции проводов налини- 
Асе но кВ в 1 и 1 рано наос по гололеду с пляс ной проВодоВ 
применяю тся опоры /И м -/7 и ПЦм-П.

Сосемы транспозиции не Включены В объем, н а с то - 
ясцого альбом а .э т и  схемы приведены В рабочем проек
т е  специальны х униф ицированны х опор ПО и /50 мВ 
(и нВ. И 1632 тм )  а о  следую щ им и номерами:

схема монтаира проводов при тра нспозиц ии у  
опор ГНм и п5 м /532 7м- 43J

схема монтаока проводов при т р а н с п о з и ц и и  у  
опор ПЧМ,П6М, П&М и ПЧм-П Ч332тм-ЧЧ}

схема м онтаф а проВодоВ при тр а н сп о зи ц и и  у  
опор У/М и УБМ /332 Тм- V5,

схема м о н то ф а  проВодоВ при транспозиции у  
опор УЭм и У  Чм 1532 тм-4 6 .

О тв е т в и т е л ь н ы е  опоры разработаны  В проекте  
м еталли ческих опор НО и /50 кё>3 допусхающцзс. оцинковку.

6  та б л и ц а х  м е ти з о в п р и в е д е н н ы х  В настоящ ем  
альбомел длины бслтоВ  откорректированы  с у ч е то м  
изменения дли ны  нарезной части б о л то В  по 2ост 7795-62.

Поэтому таблицы  м е ти з о в  В альбоме о тл и ч а ю тс я  
о т  т а б л и ц  м етизоВ > указанных на м о н та ф н ы х  схем ах  
и В п а с п о р т а х  рабочего п роекта л с о с та в ле н н ы х  по 

ранее деист& унзсцем у Пост 77до-67-
Приведенные на р а б о ч и х  чертеэкс/х та б ли ц ы  м етизоВ  

и схем ы  р о с с та н о В к и  б о л т о ё  с/ннулирую тьср и зам еня

ю т с я  Вновь ра зр аб ота нны м и  [ инв. И 3863 тм- ТУ).
Для определения Возможностей применения к о н с тр у к 

ций унифицированных опор на ли н и я х  с расчетны ми  
условиями3 отличными о т  принятых В проекте необходимо

Выполнить проверочные расчеть/, пользуясь расчетнь/ми 

л и с т а м и  и расчетам и опор.
Более подробные данные по унифчцирюваннь/м ме

таллическим  опорам приВедень/ ё ниф&следуюсциос про
е к т а х  :

I. Модернизированные сварные унифицированные  
м е та лли ч е ск и е  опоры -Лзп по и /50 кВ ( Выпуска /963п ) t

инВ.г! 1ЪПтм-Т1. 
инВ. Н13/7ГМ -7Э. . 
инВ. Н13 ПТМ-72, T3. 
инВ.И/ЗПТМ - S0.32. 

UH&. У  /3/7 ТМ-77.

Том I, П ояснительная записка  
Том 2. П а с п о р т а  опор  
Том v3,Ц. Ц е р те ф и  'опор 
Том6,6.Дополнительные р а с ч е ты  
Том 7 . Расчетны е ли с ты

Тома3 прим ененны е из других проектов ) ;
Технические условия на п роекти ров ани я  
(нагрузки и габарите/J  инв.У/6/7гм-т/о(1б9/б-ла) .
Нагрузки на ф унда м енты  инВ-Н/б/7-т/ (1б937-ла).
Расчеты  опор инВ.Н/б329л~/вззч-л.

2. М одернизированны е сварные уни ф и ц и р о в а н н ы е  
специальны е м е та лли че ск и е  апорь/

ДОЛ ПО и /50 к§ ( вы пуска 1964г )  .

Том 1. П ояснительная записка
Том 2. ’П а с п о р т а
Том 5. Ч е р т е ф и  опор
Том.Ц. Р а с ч е ты  и расчетнь/е л и с т ы

инв.н/ззггм-т/. 
инВ. У 16327М-Т2. 
инё.н;ззгтм-7б, 
инВ.Н13Б2тм-тЧ.

3. Модернизированные сворные унифицированные  
м е та лли ч е ск и е  опоры по и 150 кВ 

Опоры для  районов с п ляской  проводов.
Том I . П ояснительная записка и чертеФ и инв.П16ЧЧтм-т/. 
7омЛ- Расчеть/ инв.Н/5ЧЧ7М-72.

И ЗЙ пгТЧ Л и с т  
7 159



4. Сосем ы росстоноВни болтаВ и спецификации 
ме тироВ унисрициро&с/нн ысс мвталлическиос опор

6 А  //0-350 *6.

Металлические ’ опоры SP /IQ у /$Og§? модернизиро6он 
ныв сборные инВ.Нз863 гм- ТС,

5. Альбом осноВныэс чертеэрео унуфуцироВанныя, 
опор и ерундаментоВ АОр з&$оогВ,

Ч а с т ь  |

Ф у н д а м е н т ы  о п о р  А Э П  I/O  4  W Q  * §  умВ, Н  /&?3 7л/ -  75

(

i/

|

N3S5SiM-T4 Лист  
в {33
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Boo BOO

П л а н  а н к е р н ы х  б о л т о в

4 = °
Ось 7 Qd&mc
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Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е
— -------1----- =-----1-----Z-----

Расчетные
климатические

условия

Район по гололеду 7 л • i Т
2 1 1 -

Район по в е т р у т

опора предназначу7' 
на для районов без п ля с к и  п р о б о д о б

Мар ка я с н г о  ж и в о  яе -ie s ясо-гч о  1 ЛСО-300

Допускаемые напряжения 
по проводи в целом

КГ/ ММ2-

Сг /г. г  ~ п.З

6 -~ ^ /0.7 /0.0

<5э ' , 725 6.75

и
§

Марка С -з о  (Г о с т  3 0 6 3 -3 5 )
Максимальное напряжение ; : 4 4

Тип з а  Фима г л у х  о й

О

!

Га б а р и тн ы й Ю кб ЗУ5 34 0 чоо 3 60 400 375 390 375 395 390

/50кв — — 385 345 385 360 3 8 0 360 380 375

б е с о в о й HOlHSQH 495 чгз 500 4 S O 5 0 0 410 490 470 495 490

Максимально допускаемый НОкё> чоо чоо чоо 400 400 400 400 400 чоо 400

/-50кб. — — ЧОО 400 чоо ЧОО 400 400 ЧОО - 400

Выборка металла но опору Таблица м е ти зо в Список ч е р те ж е й /

нн
njn Профиль

вес 
в КГ

Маркс
стали

Ф
бома

Г Г
с/ало

Ддло
5а/по

Кол-Во ШТ. dec 6 кт НН
гостов

нн
Мп Наименование чертежей

- НН 
чертежейш гаекшопStгаек'jjaad

/ иооп /в 8СТ.З М22 ST
« 3

/80 1
/39 27в 0.6 и.о 6.5 бог ты

7796-62,
гайки
59/5-62.
Шайбы
черные

6337-541

Г Монтаокная сосемо /зптм-го0
9 1.80*6 236 0 MBS 70 /38 звл г Первая секция. Марки:пв/;пь2
3 L70/6 5/6 // М/6 60 зг /гч гчъ ч.о

ю.8
ч./ 35 П69 г П523 ; П625;П626 /б005-йН

Ч 163*5 4/9 /( М/6 55 92 3 вторая секция. Марки : л5 27;
5 /■50*5 954 0 м/&

Г) lvj 
£ ^ /2 0.6 азы, л5 32 /6007-л  а

6 • Ф/8 3 ч J QJ
S365 йдщии бес кг Ч Третья секция • Марка л б зд /6009-л6

7 -Ф го 16 V итого В63275see S3,915.7 /20 8/.S 5 траверса 1-2.5 к. Марки:

8 60 и ПбЧ9тП353Тн 1боге-ла
9 -cf-6 /45 ч G Траверса 1=з.5к. марки-.
Ю Налгавл. металл 26 Пб5Ч~ Л5 61 J /6029-Л -

7 Расчетный ги ст опоры /бгч8-ла-
U/пого гчч! Поимеиония:

вес метизов 8В / Общие примечания, а  также характеристику стали см. 
пояснительную  записку. -Общий бес опоре/ 2529

2. Максимально допускаемые пролеты  приняты  по ветробой  
нагрузке, по не более йоом.

В а т run l№ 5 g r> rP S



План шперныас болтоё

Р а сч е тн ы е  q  о иные
Расчетные
климатические

усло&ир

Район по гололеду ш Ч- й /V Ш N ё Е Ж jV l Ж 11 | л | X j / i | i  | "

Район по В е т р у ' Е
опора предназначена

для  районов без плрски и с пляской прободоБ с пляской про Бодо б

я

%

Марка яс~ /го |ЛС-/50 лс~/35 ясо-гчо\ясо-зоо ПС-/50 ЛС-/85 +лсо-2401 лсо - 300

Допускаемые напряжения 
по прободу б  делом 

кг/ммг —

<5?г /г. г //.а /гг //.5
(У- /0.7 -/0.0 /0.7 /00
СГ* 7.25 6.75 7.25 6.75

о
о
&

Марка с -ь о  (В о е т  30&5-S5)
Максимальное напряжение /ж/мг ■ V8 i W

Тип загДима г л  у  ж о о

N
■0
1
§
§

Г а б а р и тн ы й
/Юкб Р60 гчо 300 260 3/5 215 ззо 290 3V0 305 — — — — - — — . —
/5бкЁ> — • __ гэо £50 305 265 320 гео 330 290 385 345 365 360 360 360 360 375

& о с о б о й Н0и/50к1350 300 375 325 395 345 415 360 425 380 S0O 450 500 чю 430 чю 495 490

Максимально - допускаемый
ПО кВ гв о*)гчо*)зоб 260*) 3/5]275J330 ‘гэФ зчог)305* — — — — — — — —
иокб - - 290* 250*) зоб 2бб зге?) d280J330*' 290*) чао чоо 385 385 зво 380 380 380

вы борка м е та л л а  н а  оп ор у Т а б л и ц а  м е т  изоБ> С п и с о к  ч е р т е ж е й

П р о с р и л ь
бес  
6 кг

Марк?
стали

Ф
болта

1 s t
стало

Шим
ъ ш

Кол-Во шт. бес В кг //И
гостЬв

НК
п/п Наименование чертежей

Н Н
чертежейи атекчхздЪW F

т ё г т шМ

1 L /00т/7 /г QCT.3 м гг §> /80 / /4/ гъг
0.6

п.г 8.6
б о л т ы
1798-62.
Гайки
59/5-62.
Шайбы
черные

6957-541

t Монтажная с сеем а 13ПТМ-21*

г L 80/6 296 V м гг

5 $

70 /40 за,9 2 Пербарсекция. Марки, пб/; пвг

3 гто + ь 622 . М/6 60 32 /38 276
4.0

47 3.6
/769-г /76Рз; П525;  Л526 /б005-Ла

ч l 63*5 487 „ М/6
Ю<У

55 /06 /2.4 3 Вторая секция. Парки: Л62Ъ

5 l 50*5 /00/ п м/8 /г 0.6 лб З /;лб зг. 16007-Л°

в . Ф/е 3 л общуёес ч Третья секция. Порка пбчо ISO/O-JM

7 -  d'- г о 76 Л и т о г о 279 г9/ 558 55.9/6.4 /2.4 84.7 5 Траверса L -ге н . марки: пь ч9т

a — сГ~8 6 0 п

Примечание■
/ ПЛ/. к/с» пгм /ы1£ьипut /Я п  т п к К О  scrim

^Л653ТМ. t6026-J7d
6 Траверса L =Ц. 5м. Марки: пббг-т9 -с С -6 /47 •

пб тг тм /603о-Ла/о I 29 a

7 Расчетный л и с т  опоры /3/7т-55а

и'то го 2633 п к т е ш  /гmi iki / r/nn nt i см.
вес м е/пизоВ 85

п о я с н и т е л ь н у ю  з а п и с к у .  , _ .

2 Зн ачком  *) о т м е ч е н ы  м а к с и м а ль н о -д о п ус к а е м ы е  п р о л е т ы . п р и н я т ы е
Общий Вес опоры 27/&

по сэслес/пы & с/нию  п р о б о д о В ^  о с т а л ь н ы е  м а к си м а ль н о  допускаем ы е

п р о л е т ы  п р и н р т ы  по В е т р о б о й  н а г р у з к е ,  
з  Опора д о п у с к а е т  м аксим альны й В е т р о б о й  п р о л е т  580 м д л я  п р о о о д а  

Я С о -зо о  о - и В  р а и а н а о с  п о  г о л о л е д у . _______________________________ г—

Э С П
Одноцепная ̂  промежуточная опора  п  С. м 
8>Л ПО и/50 кВ. Нтр7/д.О К . ш и ф р  1 1 □  п И Б Й т - Т У

Л и с т
T iT a e



План анкерных болтоб

1 §1
Ось jpdBi*хг 1

1

1 § 1 1

200
" 8
/380 1380 *а200

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е

Р а сч етны е
климатические

услоЬиЯ

Район по гололеду Г И 1 ц £ !£ 1 и £ л
Район по В е т р у Ш
Опора предназначено 
'Зля район о & с п лр е ко й  про bog о b

$

1

Марка ш ЛС - /го л  С ■ /50 ЛС - /65 л с о -г ч о  [ ясо -зоо
Допускаемые напряжения 
по про Вод у  & целом 

кг/ммг

<5г /г. г //.3
<Г- ЮР ю. о
(53 7.25 е л з

4
Марка C-SO (СОСф 3 0 6 3 -5 5 ) " —

Максимальное напряжение кг/мм1 щ  ---------------------------------
Тип за орим а д л  у  ас. о й

0

1

8а бор  и  т н ы  и ПОкВ 395 3vo ЧОО 360 ЧОО 375 390 ' 37 5 395 390
15 О кВ — — — — — — — — _

О есоЬ ои по кВ ЧЭ 5 425 500 4 5 0 500 470 490 470 495 490
Максимально■ допускаемый по кВ 395 340 ЧОО 350 ЧОО 3?5 390 ! 375 395 390

/60 кВ — — — — — — — —  - —

Выборка металла но опору Та б л и ц а  м е т и з о Ь С п и с о к  чер/песфей

ын
Жп

П р о ф и л ь
в е с  

В кг
Морю
стали

Ф
болта

Ъ Т
стали

Плат
Gam

Кол-Вошт. Вес В кг ЫХ
госгоб

ЫЫ
п/о Наименование чертежей

нп
чертежейболT0&аазешВ щ -ТО&га* UJ0&

1 L /00*7 /г бСг.З мгг

?*>

SI
Осаone-

180 J
т гаг

0.6 //J 8/6
Зол т ы  
7798-62*. 
дайки 

69/5-68.
Шайбы
черные
69S7-5V*

L Монтс/Жная схема /3ччтм-s
г 2 во* в гое " мгг 70 /чо З9р г ОерВар сещир. морки-Пб1;пБ2;
3 270*6 476 * М/6 60 з г <38 276

4.0 Ч.б 3.6 по9л. п вгз ; пб г з ; пе> ге /6005-Ла
4 263*5 4/9 н М/6 55 106 /гм 3 Вторая секция • Марки:Лбг7;
5 250*5 990 м/6 £ 0.6 ПБЗЦПБЗг /6007-Ла
6 • Ф/Q 3 Общий tec кг ч Третья секция■ Марка пвзэ /боо9-ла
7 -б=го 76 // и то го 279 29/ 35656.0/6.3 /г.ч 8 4.7 5 ТраВерса 1=2.5 м. марки;
В -6=8 60 п

Примечание:
/ ПЯ//И/1о пгм tMPucfHi / Я о  тс/кокп пг ппп

ПВЧ9гП553тн /богв-jp
9 -6=5 149 ч 6 ТраВерса L=4.5н Марки-мег-
Ю 11

ге f /75 7г 7н /возо-л*
7 Расчетный ли с т  опоры /6248 ~Л<*

итого 2507 В Расчетный лист траберсьМм /затм-ьь**
Зес метизоВ 05 •к'/паппгт( /лги С/7)ПЛи СМ.

Общий бес опоры 259г
*• •Г'̂ ' ---  ̂ ------------------------------------ W- --

поясн и те ль н ую  записку.
2. Максимально допускаемые пролеты  п р и н я ть/ по условиям  

пляски проход о  & не Более габаритны х.
3. Опора допускает максимальный ВетроВой пролет чоо м 

длр про&ода ЛСО 300 8 1 и Ц райаназс по ёололеду.

Э С П
r o w o ' ^  m  v i - п

Нтр.=/9.0 м. Ш и ф р  1 1 II 1 И , 0 5 2 т и - Т Ч
Лист  
/3 \39



1/
00

*7

П л а н  а м п ер н ы х б о л то в

4

J Осы Щ
§ »о

- о
м

|( ц

Всю
о

1/66.5 И86.1
‘~$г
гоо'

Р о с ч е / п / ч ь / е  д а н н ы е —-------- 1— —— Г —
Расчетные
климатические

условия

Район по гололеду 1 /7 / Jl 7 I  1 г 1 ~ A . L

Район по ветру ///

>ски п р о в о д о вбез пля

я
Мар СО дс-/во я с н зо  яснее ЯС0-240 | ЯСО-Зии

Допускаемые напряжения 
по прободу 6 целом 

кг/ммг

аГ 12.2 11.3

G- /0.7 /0.0
Сэз 7.25 6.75

Тр
ос Марка С- 50 (00С 7 3063-55)

Максимальное напряжение КГ/мм1 W
Тип зоуЬима г  Л У сс о й

<>
ч
Ч

I

Га ба ритны й НО к & 320 260 320 Зоо 320 3/0 3/5 3/0 3/5 315

/50 кв _ 300 265 300 295 300 295 зоо Зоо

весовой (lOu/SOd 495 L/25 500 450 500 470 490 470 495 490

Максимально допускаемый /юхб ' 400 400 чоо ЧОО чоо чоо ЧОО чоо 400 чоо

/50кЁ — чоо ЧОО чоо ЧОО ЧОО чоо чоо чоо

Вы борка металла на опору /о б л и ц а  /п ет л и зо в С п и с о к  ч е р т е ж е й

НМ
л/п

П роф и ль
вес  
6 кг

Марк
стали

Ф
болта

- т
стали

Наине,
Шаю

т>ол-8ошт. бес & кг пн
гост'о в

НИ
п/п Наименование чертежей

НН
чертежейбол

706 гаекUJdUt бол
тов яте*.Ш<ЮЬ

1 L/00* 7 /76 б а з м гг Ь
3 »

э  °  
S S

е О

180 1 /39 273 0.6 П.0 8.5
болты 
7796-62. 

Зайки
59/5-вг, 
шайбы 
черно/е 

6957-54?

1 Мон то/к ноя  сх ем а /3327/1-25°

2 L 80/6 /6 и мге 70 /38 38.5 г Первая ссхция/лодставка). Марки-

3 170/6 5/6 * М16 60 /6 /00 200 2.0 3.3 2.7
пбТ7;пб/д;лдгг;/гт;пвг5;л52£;и57зтБ8) /6223-Л 5

У £63/5 407 // MI6 55 64 9S 3 вторая секция. Марки:пвг/;/т/;пБ52 /8007-Ла

3 LS0*5 774 и м /з /2 0.6 ч Третья секция. Марка пьг>9 /еоов -М
6 • ф / 8 3 ч Общий бес 5 Траверса берм. Марки-мчз-гпбзУн /богв-иН
7 -6 = 2 0 76 и итого 259 35/ Ч7в 50г9 /4.9 /1.2 77.0 в Траёерсайз.зм. Марки/ ПБ5Чнбб/1 /6029-Л

8 -6'-Р> по п 7 Расчетный лист опоры /62Ч8~Ла
9 - 6 - 6 /45 ч 8 Расчетный лист подставки /332ТН-50
/0 Нолла вл. металл 26

/ //~>ur/t .̂44jnu ft .

L. Общие примечания, о  также характеристику ст али  см . 
п оя сн и т ел ьн ую  записку.

2. в е с о в ы е  ф пролет ы  принят ь/ такие ojte, как у  нормальных, опор с Нтр.-Вм.

U m oeo 2/99

бес метизов 7?
Общий бес опоры 2276

з .  Максимально-допускаемые пролеты приняты по Ветробой 
нагрузке, но не более 400 м.

\ЖУ\ГЩ•вч&тш, Я Г ” П 1 м -1 1 Ш ти -Т Ц Лист
/vfii

\Н
ет

/р
аЗ

ск
ая

 I



П л а н  а н ке р а bioc б о лта  &

%\
Осьтррвет

£00 //86.5 НвбА

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е

Расчетны е  
клима тические 

у с л о в и я

Район по гололеду Ш !1 Ш Е Ю Н !й /У Ш /у 7 л 1 ТГ 1 1 т И

Район по вел 

для роионо С

Ф У М
качена без плрски и с пляской проводов с пляской проведов

81'«О
О
£

Mapj<а fiC-lBO ЯС- /50 ЯС-/65 ЯСО-2ЧО \ЛС0'500 НС-/50 -ЛС-/&5 Я СО-240 |̂ ?С0-ЗС0

Допускаемые напряжения 
по проводу в  делом  

кг/мм г

(Гг Id. 2 //. 3 /2.2 //.3
GT- /0.7 /0.0 /0.7 /0.0

' 7.25 6.75 7.25 6.75

rp
Q

C Марка С  - 50  (д о с т 3063-55)
максимальное напряжение *п/ммг 48 1 44

Тип s а ору м су е л  у  оС О <J

П
р

о
ле

ты

дс/ 6 ар и т н ы и
но<в вчо 200 2 5 5 его 265 230 275 240 265 250 - — — — — — • — —
/50 кв _ _ 240 2/0 255 220 260 230 270 240 300 ees 300 295 300 295 300 300

В е с о в о й Ю и/5М 3 5 0 3 0 0 37 5 325 3 9 5 3 4 5 V/5 3 6 0 425 380 5 0 0 450 5 00 470 490 470 495 490

Максимально допускаемый
/Ю*£ 280*' г ч # зоЗ 260* 3 / ^ 2?S*JЗ Ю К 290 340Х) з а ? - — — — — — —
/50x6 - ~ 2 9 $ 2 5 $ 3 0 5 32(3 26Q] ззЗ 290^ 400 400 3 8 5 3 8 5 3 6 0 3 8 0 3 8 0 3 8 0

Выборка металле! н о  опору

НЧ
п/п

Профиль
вес
Вкг

Март
стали

У L/OO/7 /76 50.3
2 L 80*6 76 чу
3 /70*6 522 >1

V /63*5 475 47

5 150*5 82/ "
6 . ф/Q 3 ч

7 - Ф го 76 Й

8 -сГ=8 60 ч
9 -d '-б /47 п

/О Н'ап ла в я .металл 29 "

L1т о г о 2365
вес ме/пизоб 80

Общий вес опоры 2465

Т а б л и ц а  м е т и з о в С л и с о к  ч е р т е ж е й

Ф
домастами

алию
Ш0

Нол-Ъошт. вес Вкг НУ
гастЬв

НЯ
/>!п

Наименование чертежей
НИ

чертежейбол
706 т т ишиЬ%$ /аекшайд

М22 тзг
t
IS

s |oo&

>бо 1 N1 282
0.6

38.9
U.2 8.6

вол т ы  
1798-62. 
гайки 
59 /5-6 г. 
шайбы 
черные

6957-541

/ Монтажная схема /332тм-26 *

М22 70 140 2 Первая секир я (подставка).
М/6
М/6

60 16 пч 226 2.0 3.7 3.1
Марки П5/7;Л518;П522;//б23,Лбг5

55 98 115 //626; /76 73 i лез/. /6223-Л  6

М/8 /2 0.6 3 вторая секция-МаркиЛБ27j
Общий ёес кг //631; Л 6 3 2 . 16007-Л &

Umcтео 255 267 5/0 53.0 /5 5 U.7 6 о.г Ч Третья секция. Марка л640 /60/0 -л а
5 Траверса ре. 5м. Марки: лбч9г

П р и м е ч а н и я :

Лб 55м /6028'Л*
6 Траверса L-4.s k . Марки;

Л6 62гПВ7гтн /6030 -л°
7 Расчетный ли ст опоры /3/7 Г н -5 5 а

8 Расчетный лист подставки /332Т М- 5 0

вТ9 Ч. Опора до п уск а е т максимальный
ветровой пр о ле т <380 м для провода 
лсо-зоо В lu ll районах по гололе ду.

/. Общие примечания, а ток/ко х а р а к т е р и с т и к у  с т а л и  см. 
пояснительную  записку.

2 &ет робь/е пролеты приняты такие/не, как у  нормальных опор с Нту 9  к .
3 . З н а ч к о м  0  отмечены максимально допускаемые пролеты  принятые , 

по схле сты ва н и ю  проводов, о с та ль н ы е  максимально допускаемые,
п р о л е т ы  п р и н я ты  по в е тр о в о й  нагрузке._______________________ _____

Щис'/п13СП Одноцепная промежуточная опора  п с г ^  i ^ Г Ж Ц П -г^ - T L j  
&J7 НО и /50кв-Нтр. =/5.5К Ш иф р  1 1 J l T l  П и Ш с Т П  I I /5 3 9



/4
60

0 
I 

67
00

План анкерных болтов

Рос ч е т н ы е  донм ь/е

Расчетны е
климатические

условия

Район по гололеду 1 л _/ £ 1 г  „ л 1 // х и

Райан по в е т р у В
опора предназначена 
длр районов

с п л р с к о й  п роводоо

8100
О
§

Мор <а ж -/ г о  Ж -/50 Ж -/85 я с о -гч о  ясо -зо о

Допускаемые напряжения 
по проводи 6 целом 

кг/ммг

6г /г.Р п.з

в - /0.1 ю.о
(5э 1.25 6.15

Гр
ос Маакс/ С- 50  (д о с т  5 0 65-55)

Максимальное напряжение «г/ммг чч

Тип зоЧЬимо В л у х о  и

Ъ 
£ .QJ
§
§

б а б а р и тн ы й
ПО кв его 280 зго 300 з го з/о 3/5 3/0 3/5 3)5
/50 кв — — — — — — — — — —

в е с о в о й /Ю'кв 495 Ч2& 500 450 500 470 49Q 470 495 490

Максимально допускаемый ПО кв 395 340 40 0 360 400 375 390 375 395 390
/50 кв —  - — — — — ---д — — —

Выборка металла на опору

м
п/п

Лроф иль
вес 
в кг

Маркс
стали

1 UOO-/7 /76 ЗСт.З
г  - l 80*6 76 »
3 L7D*6 47 6 п
4 L 63x5 407 п
5 L5Q*5 ею „
6 • Ф/е 3 п
7 -сГ-ВО 76 и
в -сГ- 8 60 *!
9 -СГ--6 /49
/О НапДавл. меюлл 26

итого ггзэ
бес метизов 80

Общий вес опоры 2339

Таблица метизов) Список чертежей

Ф
болте

*%>
стали

Алт
волю

кол-во шт. Лес 6 кг °g ПИ
п/п Наименование чертежей

нн
чертежейгаекшайбш гаекихшЬ

мгг W

1
3 ^0 сиОО С;

m 1 /Ч) 282 0.6 /и 8.6
болты
7798-ьг.
гайки
59/5-бг.
шайбы
черные£957-64*

1 Монтажная сосем а 13ЧЧТМ-/3
мгг 70 140 39.0 г Первая секция (подставка)
М/6 60 16 ИЧ 226 го

/1.5
33 3.1 3 Марки: 06/7; П6/3;П622-П625;

М16 65 96 П625 ■ льге; ль?з*льь/ 16223-Лд
м/Ь 1г 0.6 4 вторая секция. Маркирегт,

Общий вес /?бз/;лбзг I6QQ7-Md
итого 355гв7 6/0 S3./ /5.5 II.7 ва.ъ 5 Третья секция. Марка 0539 16009-Ла

Примечания;

Б Траверса йг.5п. Мерки Ш91П5537* 1б028-Ла
7 Траверса (л.5м. Марки лБвг  ̂ль тгЪ 16030-Л а
8 Расчетный лист опоры 16248 'Ла
9 Расчетный лист подставки 1332 ТМ- 50
/О Расчетный лист траверсы Млн 13/7ТМ-ЗЬа

I  Общие примечания, а  такж е х а р а к те р и с ти к у  с та м и  см. поясни
те ль н у ю  за п и ск у,

в. весовые пролезь/ такие же, как у  нормальных опор с Игр.--Юм.
3. Максимально допускаемые проле ты  приняты па условиям пляски 

проводов не более га б а р и т н ы х  д л я  нормальных спор.
4. Опора допускает максимальный Ветровой пропет Ш м  для провода 

ясо-зоо 61 и £ районах: по гололеду.

эс п rwamszr пы-т а д Л и ст
~1&]Ъ9
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Плс/н анмерных- болтоВ

ОСЬ 7).

j  §

к/бе/

.1 § :

гоо> 985

— - -1 
985 Uг--------- г------— Г ' "

Расчетны е, да н н ы е
Расчетны е

климатические
усло&ия

Район по гололеду Т И ш N 1 Ц |' Ш | Н J I  [ J | Ш j JY j  1 j i  j  J /у 7 I I й

Район по В е тр у /I

опора предназначена 
для районов без п л я с к и  и с п л я с к о й  преувпдоо

8>

1

Маржег ЛС- 120 ЛС-ZSO ЛС- /85 ЛСО’ 240 ЛСО-300

Допускаемые напряжения
по лроёоду £  делом  

кг/ммг

67- /р.г - /1.3

G- /0.7 . /0.0

6э 7.25 6.75

&
М арка С-so  ( г о с т  3063- 55;

Максимальное напряжение НГ/ммг VV I чь 1 ЧЧ | 4Q i ЧЧ | V3 I ЧЧ 1 w8 ! ЧЧ I vg
Тип заоримо , е л  у  эс с> и

о

%о

бобарию нь/й
ЮК& гго ею /во /50 гго гго 190 /65 гго гго гоо /76 2/5 2/5 205 /80 2/5 2/5 2/0 /95

/50КЁ _ — — — /90 /90 /60 /45 190 /90 /60 /60 I&5 /65 /85 160 /85 /85 /85 /65

б е с о & о и Ю и Ш ЧЭ5 425 3S0 зоо 500 450 375 325 500 470 395 345 490 470 Ц/5 360 495 490 425 380

Максимально допускаемый по кВ voo чоо гоо /50 чоо чоо гго /65 чоо чоо гчо /75 ЧОО ЧОО 245 /во ЧОО ЧОО 350 /95
150к£ - — — — чоо чоо г/о /50 ЧОО ЧОО 2/5 160 ЧОО ЧОО гго /75 чоо ЧОО 225 /80

Выборке/ м еталла но опору

н н
п/п

Проф иль
в е с
В н е

Марка

стали

/ 1/00*7 /г 8CT.3

г l 80 * 6 /6 '/

3 1 70*6 5 /6 Л

ч L 63*5 39 3

5 1 5 0 * 5 5 6 2 «

6 .  ф / 8 3 И

7 -Фго 76 ’!

в -б = Ъ 6 8 п

9 . б - -в 14/ п

/О Н а п л а В л . м е та л л 2 6

и то го /8/3

в е с  м е т и З о В  '■ 6 0

Об/ций Вес опоры / 8 7 3

Та б ли ц а  м е /п и з о б С п и со к  ч е р т е ж е й

Ф
болта

т д .
стали

фиша
Кама

Кол-Во шт. вес В кг НН
гаст'аВ

нн
njn Наименование чертежей

НУ

чертежейбол
те гаекшайббол

ТОР гаекаюаЬ

м гг
8*0)

i s
О а>сп сг

/80 )
П5 230

0.6
9.1 7Л

Балть)
7798г62.
Райки

59/5-62
шайбы
черные

6957-541

L Монтажная схема 13327*1-37°

мгг 70 ич 31.7 2 Дополнительные элементы

М16 6 0 2 63 /26 а.З 2/ /.8
для понижения промежуточных

м/в 55 6/ 7./ опор Игре/2м /332 ТМ-ЧО

М/Р> /2 0.6 3 вторая секция■ Марки:л527;
общий бес кг П63/; П532 /6007-4/9"

итого /78 190 356 39.7 /1.8 6.8 60.3 Ч Третья секция. Марка л б  39 /6 0 0 9 -Л 9

5 ТроВерсаС-25мл/орщп5 ч9-:пб53ун /вогв-лч
6 Траверса L -3.5м. марки: /?б 5 ч+

гпев/Д /6029-Л ~~

7 Расчетный л и с т  опоры /бгчв-лД'
6 Расчетный л и с т  дополни-

тельны х: элементов) /532 ТМ-5/

Примечания ■

н у ю  з а п и с к у .
г. Весомые п р о б е л ы  принять/ такие же, ник у  нормальных, опор 

сНтр.'/Эм-
3. Максимально допускаемые п р о ле ты  п р и н я т ы : В lu l l  районах

по г о л о л е д у  -  п и  оип/риоои н а гр узке , н о  не о о л е и  чи и  м ; о  м и н  раис 
по го л о ле д у -п о  схлесты банию  проВодоВ. 

ч. Д л я  роионоВ гд е  на б лю да е тся  пляска  проВедоВ максимально ■ 
допускаемые пролеты  долцЬнь/ б ь /ть  не более га б а р и тн ы х .

ЭСП Одноцепная промежуточная опора m  п1КГЯЙС|Пт.о.-Т11 
вл по и iso /с8 Нгп. иго и шифр 111 п~аЦ}л J U J ^ l  П ! Ч,



Расчетные
климатические

условия

Г
Район по гололеду

и с. че /им о/с
1

;  i—j  С—/  /
т / / 1 | * I  I  | а | л \ а

Район по в е тр у я
Опора лрСдиазначе- 
на для районов без пит е к и  про 00900

I-  ЯС-1&5 ясо-гч о  1 Л  СО-300

ч/Q Oо
$

марка ЯС- /20 I  ЯС-/50
Допускаемые напряжения
по проводи 6 целом 

КГ/мм2

б > /2.2 /1.3

б- /0.7 /0.0
Сэ 7 25 6.75

Гр
ос MnrtKrd С-50 [ZC\с7 30G3-55 )

44Максимальное напряжение *г/мДг
Тип заЫсима 8 Л  у х о й

• о
§* 5о

$

д о б а р и тн ы и //0*6 395 34 о 400 360 400 375 3 90 375 395 ЗЛО

/50 кВ 365 345 385 360 380 360 360 375

. в е с о б о и noumt 495 485 500 450 500 470 490 470 495 490

Максимально - допускаемый- /юкВ чоо VOO 400 чоо чоо 400 400 400 400 400
/50кЕ — чоо 400 400 400 400 400 400 400

выборка металла на опору

Профиль

I  /00*7

/.90*7
170*6
L 63*5
/.•50*5

ф/6
-Ф г о
-& в

Ф б
Наплавы/. металл

Umoto
Вес метизов

Общий Sec опоры

вес 
В кг

332 6С7.3

452
420
569
/074

76
60

2/9
56

3244
/06

3350

Марка
с/али

Таблица мептизоб

Ф
болта

nag-
сгхли

Лмы/
Лот

Кол-Во шю. Вес 6 кг НИ
гостовбол

ТОб гаекшайбво»
ТОб гаекшйб

М22 §ф. /во )
/81 362

0.6 КЗ /и
болты

7798-62.
гайки

59/5-62.
шайбы
черные

6957-54*.

мгг
$8
§8»oCkJ

70 /во sac
м/6 60 32 /583/6 чп 53 4.4
М/6 55 /26 N.7

М/8 24 /.2
ШЩиШэёс

и того 339 363 67 в 69.3 гол IS.5 /05,6

Список чертеж ей

н н
п/п

Наименование чертежей
Д Н

чертежей

1 Монтажная схема /ЪП TM- 22d

2 Первая секция. Марки:л 5 5 ;

Л 6 6 ;П 6 9  т  л  Б 2 3 ; /76 £5  / пб 26 i6 0 l9 'J !a

3 Вторая секция. Марки: лБгдм
9 6 35 м; п Б З б м /ЗГ7ТМ-26

4 Третья секция. М арка л 6 42 /б023'Ла

5 траверса 1=25 м. м а р к и  ■■

П649 * П б 5 3 т*  1 16023-Л0

6 Траверса L -3 5 к. М а р к и :
П Б 5 Ч ГЛ 5 6 !]; /6029-Л

7 Р а с ч е тн ы й  ли с т  о п о ры 13/7ТК-56аП р и м е ч а н и я  :

I. Общие примечания, а также ха р акте ристику с та л и  см. 
пояснительную  записку.

2 Максимально допускаемые пролеты приняты по 
Ветробой нагрузке, но не более чоо м.

ЭСП ДЬухцепная промежуточная опора
вл но и 150к& Игр.-19 м. Ш ифр ПЧмМЖ2т~ТЧ^%па?

I I-I
pm

i 1
пп

Р>
Гк'

Г)а
\



S906_

п л а н  а н к е р н ы х П о л ю  В

Р а с ч е / п н ы е  д о н н ы е

Расчетные
климатические

услоВир

Район по гололеду В В ш 1У Ш *1 1  1 /  I  1 л

Район по В е тр у й
опора предназначена для районов 5ез пляски и с пляской прободоб с пляской прободоб

°8
€

-MatъкО Я С -/90 I ЯС - /50 | ЛС-/85 ЯС-/50 1 ЛС-/85

Допускаемые напряжения 
по прободи 8 целом

КГ]ММг

6г /р. г

(3- /0.7

Оэ 7.Р5
о
§

марка с -з о  ( гост 3063 - 55;
Максимальное напряжение кт/мм* 48 I 44 ...........

Тип зажима Г л у х о й

0̂
rs

I

Га ба ритны й 'ЙОкё £80 940 Зоо 960 з/з 975 — — — —
/50кб _ _ 990 950 305 965 385 345 385 360

Весобой UOu/50/i. 350 Зоо 375 395 393 345 500 450 500 470

Максимально допускаемый /юкв 960*) 940*) ЗОО*) 960*) 3/5*) 975 *J — — — ~
/50К& — — 290 П 950*) 305х) 965*) 400 WOO 385 .385

Вы борка м еталла на опору Таблица ме/п и з о В Список черте/нес '/

нн
п/п П р о ф и ль

вес 
6 кг

Морса
сила

Ф
Щта

мд.
стали

Млш
Ш а

Кол-бо ил. бес 8 кг НИ
гостьВ п/п Наименование чертежей

н н
чертежейбоя

70 6 гаекmailt бол-
706 гаекw it

1 L/0O/7 359 6С7.3 мгг
мгг

4$

и
1J8
S s
СО <5

/80 ) 9/7 узу
о.с 17.2/3.3

Болты
7798-69.
2айки

59/5-69.
шайбы
черные£957-3V*

J Монтажная схема /зптн-аз0

г 190/7 459 • 70 г/6 60.6 г Первая секция- марки; m  5;

3 /.80/6 353 ' М/6 60 32 /8637г V.O 6J 5.г
Лбб;пб9гпб23; П625; пб 96 /бО в-Ла

4 L 70/6 655 // М/6 55 /54 /80 3 Зторс/я секция.Марки:
5 L63/5 379 * м/8 24 /9 П529М; Л635Н] Л636М /ЗПТМ-26

6 150/5 И 46 \ ' общею бес ч Третья секциЯ-Марки: лбччлбчв /6025-Л a

7 •ф/Ь 6 // и то го ¥03 487 806 8262/5 18.5 /25.6 5 Четвертая секция. Маркилбчв /6097-л&

8 - сГ-го 76 * 6 Траверсе1/--эля.Марки/)Шг/1Ь53гн /6028-ла

9 -сГ--д 60 7 Траверса 1 Ч, 5м. Мирки лббгмв 72» /6030-13

/0 ~сГ-6 249 " 8 Расчетный лист опоры /317ТМ-57Я
// йпплаВл .металл 49 Примечания :

U/пого 3775 1. Общие примечанияj а  юкгке характеристику стали см. 
пояснительную записку.

9. Знаком у) отмечены максимально допускаемые пролеты принятые
вес мелизоб /96

Общий бес опоры 390/

по сослесты боною проВодо Вj остальны е максимально допускре~ 
л?ые п р о ле ты  приняты  по В е тр о б о и  нагрузке, 

з. Опора допускае т максимальный В етробой п роле т 3 8 5 м для  
пробода ЯС-/8-5 Slu.iL районах по го л о ле д у ..

1Э С П 11^е̂ Д е̂Г^ФР^П6н№2тп-ТЦ!^



Р а с ч е тн о /е  донньте
Р а сч е тн ы е

климатические
усло В и р

Район по гололеду /7/ | $  | ш | В  1 1 | а * 1 //

Район по В е тр у ш

опора предназначена 
эля райаноь

без пляски и с пляской проВадоВ с пляской прооодоВ

$
1

Марк а jc a -гчо  I ясо-зоо лсо-е чо  • | я с о -з о о

Допускаемые напряжения
по прободу 6 целом 

кг/мм г

<?Г , //.3

6- ю.о
<5* 6.75

ооlO
Марка с -з о ( ? о е т  зоба-55) • '

максимальное напряжение нг/ммг у & ___________________ |__________________41__________________
Тип заоЬимо е л  ц гс  о й

\
О
<ъ
о
£

д о б о р и т н ы й
ПОкб 3 30 890 зчо 305 — — — —

м отS зго  1 860 330 890 386 360 Збо 375

в е с о б о О Юи/504 Ч/б 365 485 380 490 470 495 490

Максимально допускаемый
/ЮкВ 330*) 830*) ЗЧО*) 305*) — — — —  .

/50 кВ з я о * Г 860*) 330ж) 890*) 380 360 350 .3 5 0

Выборка м еталла на опору

ян
л/п Лрофиль

Вес 
В кг

Марко
стали

/ L ЮО * 7 }202 QCT.3
8 ' 180*6 /201 'J

3 /.75* Ь 892 п

ч l 70*6 404
5 СбЗ*5 363 *
6 150*5 /146 п
7 •Ф/8 , 6 ч
8 ~сГ-20 76
9 -сГ-8 60 9

/О -сГ.-б ■ 249 Я

И ИоплаВл. металл ЧЧ
итого 3962

вес метизоб 126
Общий Вес опоры 4088

Таблица метизоЬ

ф
болта

t g
стаж

Цлино
болтб

КОЛ Во ал. 8ес 6 кг ня
доС/п'оВВол-тобгаекштЬбал

тоб гаевин/Об

М28 S&

И
Р§<8

<о с

/80 1 817 434
0.6 /7.2 /3.3

болты
7798-62.
Зайки
5915-62.
Шайбы
черные

6957-54*

мгг 70 216 60.0

MI6 60 32 186372 4.0 6./ 5.2
М/6 55 /54 /8-0
м/8 24 1.2 Общий £ёс

L/moao чоз 427 806 826 24.5 185 /85.6

С п и сок  ч е р т е ж е й

ЯН
л/п Наименование чертежей

Hrij ■ 
чертежей

1 •Монтао/ноя схема 1317 Т.М-24е3 ■
2 ПерВая секция. Марки: /155г

/-

Л5 23/ Л625 ;  ЛЬ 86 /ео/д-л0'
3 Вторая секцир. Марки: лбзо;

№ 37)2538 !б о гг-ла
V Третья секция.Марки: пб 45; пь 46 16026-Л d,
5 Четвертая секция. Марка л6 vq /бог?-л6;
6 ТраВерса 1=г5н Марки -.П549*вб&я /богв-лЯ
7 ТраЕерсбL -9.5 м. марки пб62г ,

/76 7? * /6030-л d
8 Расчетный ли с т  опоры /ЗПТр- 58d

П р и м е ч а н и я :
j  О бщ ие п рим ечания, о  также х а р а к т е р и с т и к у  с т а л и  см. 

п о я с н и т е л ь н у ю  з о п и с к у .
г. Значком*) о т м е ч е н ы  м аксим ально д о п у с к а е м ы е  п р о л е ты  п р и н я т ы е  

по с х л е с т ы В а н и ю  п р о & о д о В ; о с т а л ь н ы е  м аксим альн о д о п у с к а е м ы е  
П р о л е т ы  п р и н я т ы  по ё е /п р о & о й . нагрузке.

3. Опора д о п у с к а е т  м аксим альны й о е т р о б о и  п р о ле т 350м д л я  лрооо- 
д а л с о - зоо  В lu ll районаос по го л о л е д у .

Ф— «2 о =8 эсп ЛВухцепная промежуточная опора П8м№ 2т-ТЧ Лист
1380 J380 £0О ' ЬЛ НО и 150 кь. Нтр, --19.0 М. шифр 20\39



L100t7

200

Плс/н а н к е р н ы х б о л т о б

Расчетные 
климатические 

условия

Р а с ч е ю н ь / е  р а н н ы е

Район по гололеду
Район по в е тр у

Марка
w ^ , « r g , w

Допускаемые напряжения 
по проводу в целом

КГ/мм2

Gr

Оэ
Мар к а _________

Максимальное напряжение кг/мм г
Тип зажима

й а б о р и т н ъ / й

QecoSoO

Максимально допускаемый

/ЮКЁ>
/50кв
Н0ц/50& 
//о кВ
/КО а:&

без, п л о с к и  п,урободоб

л с - /го I ЛС-/5Р ЯС-/85
/г. г
/0.7
7.25

Л СО'240 ЯСО- 300

пЪ
/0.0
6.75

С-КО (доем 3063 -5 5 )
ЧЧ

£ J! у ОС О U

3 2 0

49 5
WOO

2 6 0

4 2 3
400

320

300
5 0 0
чоо
чоо

300
263
450
ЧОО
4 0 0

зго
3 0 0
5 0 0

400
чоо

3/0
295
470
ЧОО
ЧОО

5/5

300
490

ЧОО
чоо

3/0
295
470

ЧОО
ЧОО

3/5
300

495
400
ЧОО

3/5

3 00
490
чоо
;Ч00

выборка металла на опору

НН
п/п

Профиль
вес 
6 кг

Март
стали

1 L/00+7 (76 8 Ст.З
г 190/7 452 п
3 L70/6 420 '/
4 1.63*5 557 ■>
5 150/5 697
G • ф/в £ *
7 -ег.-го 76
8 - сГ-В 60 .
9 -сГ--6 2/9 /, '
/0 Наллавл. металл 36 «

UmodO 2896
бес м етизоб /0/

Общий вес опор ы 2997

Таблице/ м е ти  з о б

Ф
боло я кроли

Ц лт
Волю

Кол-Во шт. вес 6 кг fit/
гостьб

ш гаекшайбдол
гов гаекшадЬ

мвг т о 1
/В! 362

0£
ИЗ и. 1

б о л ты
7793-62.
гайки

59/5-62.
шайбы
черные

6957-54*

мгг 70 1во 50.0

М /6
у

QO а

во 16 /ЗУ 268
2.0 ч.ч 3.7

М/6 55 "е> /3.6

М/& 24 /.в
дбЩ ГВёс

и т о г о 8/5 339 530 66Н /9.9 /V.B /о/./

Список чертежей

пн
п/п.

Наименование чертежей
НИ

чертежей

/ М онтаорная езеема /332тн-27а

2 Первая секция(порс70Вка)Ма№.
т п ;п ы в ;т  гг; лб  эз;лБ25;лБав

* /?673т/76 8/ /бггз-л5
3 вторая секцив. Марки-ЛБ 29м

Л635М;Л536М /3/7ТМ-26
V третья секция. Марка л б  чг 16023-л а
5 Траверса L-2.5м. марки: пбч9г

ПБ5Ъ7н. /602В -Л а
6 Траверса /.:35н.мортлб5Чглбб£ 16029-Л
1 расчетный л и с т  опоры 13ПТМ-5ба
в Расчетный лист лорстовки I332TM-50

П р и м еч а н и я :
I  Общие примечания, а тан же осороктеристину с та л и  см. 

пояснительную  записку.
г.весовые пролеты приняты такие же, как у  нормальные опор сИтрл/Эм. 
3. Максимально допускаемые пролеть/ приняты  по Ветробой 

нагрузке, но не более йоо м.

Лист
л ш т

. 
те

хн
и

к
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План анкерных Болюб

X

Расчетны е
климатические

у с л о в и я

н

Район по гололеду

L/C H U "

М

4/-1CH4Z

Е /у н Ш IV j J7 7 у

Район по в е т р у /И

(тора предназначена 
для районов

с̂>з п ля с к и  и с пляской п р о о о д о ь с плрекой прооодоЬ

§>

I

Мар/га л с - /ео 1 '$с~/5̂  , 1 ^ 5 ЛС- /50 ЛС-/65

Допускаемые напряжения 
по проводу S целом 

кг/ммг

(Гг / г г

(3- /0.7

Оэ 7.25

U М арка е -5 о ( Г о с т  зоб'з-зб)
Максимальное напряжение *г/миг че> - . Г__________  w  -------------- _

Тип зажиме/ г  л  у  ос: д а

0

1 
1

Г а б а р и т н ы й /ЮкВ гчо 200 255 220 265 2^0 — ..-г- .. - — —

/50 Кё гчо 2/0 255 220 300 28S 300 295

Весовой HOu/sod 350 ЗОО 375 325 395 , 345 500 450 500 47о ~

Максимально допускаемый /Юкё г  во*) гчоV 300*) 260 315 275*) — — — —  >.

/50к8 — — гэо*) 250*> 305*) 265*) 40 о чоо 365, 36-5 "

Выборка металла на опору

НУ
п/п

П р о ф и ль
вес 
6 кг

Марка
стали

1 L /QCL* 7 ■ /&& вСг.З
2 L90+ 7 452 -
3 L8O/6 35В "
У L70*6 655
б Рб3*5 367 ■!
6 /50*5 966 0
7 • Ф/& 6
8 -  СГ--20 76
9 -сГ-8 6о "
/о -cf=6 249 *
II Ноплаёл.металл 42

итого 3427
Sec м е ти з о в /г/

Общий вес опоры 3548

Таблице/ лтетизоВ

ф
болте/

1 г
стали

Цпино
Полю

Кол-Во шю. ВВС 6 КГ НИ
гост Ъв>

п гае/>шйОЬ%$ гае/шайЬ

м гг
fg
Г*» кс? и •

160 1 2/ 7 434 0.6 П.2 /33 болты
7798-62.
дайки
59/5-62.
Шайбы
черные

6957-54*

мгг- 70 г/6 60.0

м/е 60 /6 /62згч 20 5.3 4.5
М/6
кие

I ?

§ ч

55 /46 17.1
24 /.г

общий бес

UKUого 379 403 758 79.7а.7 /7. в - 121.2

П рим ечания '

С п и сок  чертеж ей

НУ
П/п НаименоВоние чертежей

,НУ
чертежей

1 Монтажная езеема 1332 TM-2QV

2 Первая секция (подставка)
Марки; /)Б/7;ЛБ/8;пб22; П625;
Л625; ЛБ26; ЛбТЗгЛБв/ /вггз- л  а

3 Вторая секция .Марки: /1629м.
л635 м; л636 м /3/7 ТМ -26

■ У Третья секция-Марки;лб4/;тчб 16О25-Л0
5 Четвертая секция. Марка лб4& 16027-Л 6
6 Траверса 1-2.5.н. марки ЛБ49~

П6537н /богв-ла
7 *Траверса Т  чек. Марки:лббг/ЛБ7г() /возо-рч

8 Расчетный лист опорь/ /3/77М-57сГ
9 Расчетный лист лсдс/абки J3327M-SO

усьтррёера §?

//869 086-5 200

X, ljuujljc j ĵ JUr/uZ 4<Jrnu/11 <J "/чип ю -----a? — ^ ^
2. Весовые п ь о л е ты  приняты  такие Ф е , как у  нормальный: опор с НТр 9  к .  ̂ _
3. Значком х) отмечены максимально допускаемые пролеты  приняты е по сы лесты Вош ю  прободоЬ, остальны е
"■ максимально допускаемь/е п р о л е т ы  п р и н я т ь /  по ё е т р о о о й  нагрузке. _

v Опора оолискоет максимальный В е тр о в ой пролет 385 м gj)p пробода ЯС-/85 о 1иЦ районах  по го л о ле д у .

'эсп 1^1«§^;л!эту пб^Шжт^Ш



расчетны е
климатические

у с л о в и я

Район по гололеду W IV 1 т 1 а  ] - л и

Район по В е т р у ш

опора предназначена 
длЯ районов без пляски и с пляской проводов с пляской проВодоВ

о1
ю
1

Марка ЯСО-2ЧО I М О -300 •#со-гчо | я с о -зо о

Допускаемые напряжения 
по проводу £ целом 

кг] ммг

СГг н.Ъ

(Г-
/0.0

(Тэ 6.75

о
о

Марка С-50 (г о с т  3 0 6 3 -5 5 )

Максимальное напряжение КГ/ммг ----------------------------1 чч ■ ’
Тип заэкимо г л у х о й

-

о

QJ
§
§

га б а р и тн ы й /ЮкВ 275 г  чо 285 250 —  - — — —  .

/50кВ 260 230 270 2ЧО Зоо 295 зоо зоо

8 о со б о й UOU/50KL 4/5 365 425 380 Ч9о 470 495 490

{Максимально допускаемый //Ох В 330^ 2 Зой 3 4 0 $ 305 V — — — —
/50 кВ з г о 'У 280*) 3 3 0 $ 290*) 380 ЗбО 350 350

выборка металла на опору

МУ
п1п Профиль

бес 
В КГ

Ус/рка
стали

1 LIOO *7 /076 8СГ.З
2 L 80/& /го п
3 /75/6 293 '/
V L70* 6 чоч ч

5 С63*5> 35/ /»
6 150/5 966 -
7 .ф/8 6
8 -6= го 76 0
9 -6 = 8 6 0 и
/О -6=6 249 п
// НаплаВл. металл чч

и то го 36/5

бес метизоВ /2!
Общий Вес опоры 3736

ф
Болта сюли Бош) д

Таблица метизоВ

мгг
то гг
М16
MJ6
м/8

Maj> Цпина Нал-ёо шт

/во
70
ео
55

итого

г/6
/6

N6

379

ахи шайб ?аек шайб дОСТ 'о В

г/7

/62

24

vo5

Узу
G0.0

згч

758

вес &кг

17.1

г. о
17.!

79.7

53

/.г

/3.5

4.5

/7.6

НН

Болты
77Э&62.
гайки
59 /5-62 
Шойбы 
черные 

6957-54*.
Общий вес

/г/, г

П р и м е ч а н и я  -
I Общие примечания, о  /пакете х а 

р а к те р и с ти к у  с т а л и  см. поясни- 
~ записку.

Список че р те ж е й

НИ
п(п Наименование чертежей

НУ
чертежей

У Монтажная схема /332ТН-290

г Первая секция (подставка)
морки:яБ/7;п5/в;лбгг;пбгз;
пб25;лб2б; лбтз-глбв/ /еггз-л5

3 вторая секция. Марки , пбзо;
ПБ37;ПБЗв /богг-ла

У Треть я секция Марки:/16/5;пб чб 16026-Л0

5 Четвертая секция. Марка пвчв /6027-Л6

б Траверса Ьг.5мМарки:!/БЧ9чкУн /боге-л0
7 Траверса L-//.SM .моркилтг'лБтгТ, 1бОЗО-Л0

8 Расчетный л и с т  опоры 13/7ТМ-5ва
9 Расчетный л и с т  подставки /332TM -SOa

г. б & л & е  “пролеты приняты такиеже, как:у нормальных опор сНТр.--19м.
3. З н ачков*) отм ечены  максимально допускаемы е пр олеты  п р и н я ты е  по 

с х л е с т ы в а н и ю  пр оводов, остальные максимально допускаемые пролеты 
п р и н я ты  по  В е тр о в о й  нагрузке.

Ч Опора д о п у с к а е т  м а ксим альн ы й В е т р о б о и  п р о л е т  350 м д л я  прооода  
Ж О -з о о  в Ти п р а й о н а х  п о 'го л о ле д у .

DC п П 3 м -Ш 8 5 2 т 1 1-ТЧЛист
ёз 139
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План онкдрнысс болтоб

й

Расчетные данные
Расчетные

климатические
условия

Район по гололеду 2 у 1 /7 7 2 1 £ 1 у
Район по в е тр у ё
Опора предназначь - на длр районов с пляской лро бодоб

И '
<ю

о

§

Марка ЛС-/гО  1 Ж - /50 j Ж - /85 лсо -гчо  | лсо-зоо
Допускаемые напряжения 
по про&оду в  целом

КГ /мм г

б? /гг .//.3
С Г- ЮР /0.0
С Гэ 7.25 6.75

Тр
ос Марка С- 50 (го с т  8068-55)

Максимальное напряжение КГ/мхв q-q -- --------------------------------------------- —

Тип за ф и  ма гл у о с о й

П
р

о
ле

ты

2 а  бори т  н  а/й /Юхв зго 280 зго 300 зго з/о 3/5 3/0 3/5 3/5
/50x8 — — — — — — — « г - —

Весом ой иокЬ 495 425 500 450 500 470 490 470 495 490

Макси малы. но<8 395 зйо 400 360 400 375 390 375 395 3901U yU/yLnucHolu /50x8 —
— — — — — — — —

Выборка м еталла н а  опору Т а б л и ц а  м е т  и з о  6> Список ч е р те ж е й

нн
п/п

Профиль
бес  
8 кг

Парка
аала

Ф
б о т

марка
степи

Наина
бот

Налбоитт. вес S кг НИ
гостов

нн
п/п Наименование черте/ней

НН
чертежейЩ

tqQ гаекшаН бол-
ТОБ гаекшоиЬ

J 1/00*7 /76 &СГЗ мгг

i S

/во / !$5 370
0.6 I4.G И,3

болты 
7796-62. 
гайки 

5915-ег, 
шайбы 
черные 
6957-54?

1 Монтажная сосем а 13ЧЧТМ-/Ч
г 190*7 ; 452 // М22 70 /84 5/.0 г Первая секция (подставка)

3 1-60*6 120 # М/6 60 /в /62 324 2.0 5.4 4.5 Маркиг пв 17;пб/в;пб гг/лбгз
ч L7D*6 340 * М/6 55 N6 /77 Пб25 ;П626;Лб73-гЛб81 /6223-Л  &

5 L 63/5 ‘ 557 // м/ь гч /.г 3 вторая секция-Марки тг?м

6 150*5 966 „ йбщ/мёес 1/635м; лб 36 м 73/7ТК1-26

7 • Ф/Q 6 '1 Umoeo 347 371 694 70.7 21.с /з.в Ю7.7 ч Третья секция - Марка лб 42 /б о гз-лэ

а -d '-го 76 «

Прим ечания :

5 Траверса Ь г.зм . Марки:лбЧ9г
Лб 537к /боге -л а9 -сГ.-в 6 0

6 Траверса L-4.5M. Марки-/0 -  Ф б г г ? ч
И Налла8л. металл 3 6 П5 622П672ТК /бозо~2м'

L/того 30/6 7 Расчетный л и с т  опорь/ / З п т - з е я

бес м е ти з о в ю& 8 Расчетный лист подставки 1352TM-50
9 Расчетный лист траверсы L-4.S k/ 13/7 ГМ-S3Общий Вес опоры 3/24

ч.̂ Опора допускает максимальный 
ветровой пролет ЧООм для прово
да лсо-зоо 81иЕ районах по гололеду.

j Общие примечаниям та те  эсарокгеристику стали см. пояснительную записку, 
г. весовые пролеты приняты такиеже, как у  нормальных опора с Нтр-/эм. 
з. максимально допускаемые пролеты, приняты по условиям пляски 

п р о в о до в  не более габаритных для  нормальных о л о р .

-у~п ш м -шиД т й ^ш



гоо

План анкерных бол моё

| —4-Д
Ось 7%аба/Г 1

Я 1 *
го о | 363 063

45»
го о  ̂

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е

Расчет нь/е 
климатические 

условия

Район по гололеду £ п_ ш | В | 1 Я \ ш 1 Ту j Г  1 Я у л  | я | ^ | ^  \В \~  \ 1 | - | '  1 -

Район по в е тр у ё
опора предназначена

длр районов без п л я с к и  и  с п л я с к о й  п р о в о д о в

оЗ'

#

Мар■>ка я  с - /го | нс- /ко яс- /Зб ЯСО-2ЧО \ Я СО-300

Допускаемые напряжения 
по проВоду В целом

КГ/ММг

6г /г. 2 //3

7 - /0.7 /о.о
7э 7.25 6.75

Тро
с М арка С -3 0  [ dOC73063-35)

Максимальное напряжение кг/мм £ ЧЧ 1 46 | чч | 48 | W  I V6 1 ЧЧ 1 48 1 чч I V5

Тип заикима £ л  у  ОС О 0

I

да бор итнь/и иокВ 220 г/о /80 /50 220 220 /90 /65 220 220 300 /75 2/5 2/5 205 /ВО 2/5 215 2/0 /95

150кВ _ — — — /90 /90 /80 /45 /90 /во /во /60 /65 /85 /85 /60 /85 /35 /85 165

Весовой I!0ul50*t 495 425550 300 500 450 575 325 500 ЧТО 395 345 490 470 4/3 290 495 490340 305

Максимально допускаемый НО кВ 400 400 гоо /50 чоо 400 220 /65 ЧОО чоо 240 /75 400 4/Ю245 /во 400 400 250 /95
150а:ё - - - - 400 ЧОО2/0 /50 400 400 2/5 /60 400 ЧОС 220 /75 400 .400 225 /80

Выборка металла на  опору

НИ
П/п

Профиль
вес 
В кг

Марка

стали

/ А./00*7 /2 вст.з
г L90 + 7 452 *т

3 А. 70* & 420 //

У 163*5 543 п

5 А-50*5 68В Н

6 • ф/& & *t

7 -  сГ-сО 76 *

8 -  сГ-8 63
9 - сГ.-в 2/5
/а НаплаВл. металл 36

итого 25Ю

Вес метизов 8 5

Общий Вес опоры 2595

Т а б л и ц а  м е т и з о в С п и с о к  ч е р т е ж е й

Ф
бола

Mag-
стали

Ллиис
болта

Кол-Во 0 JT. Вес В кг НК
достЪВ

НИ
Мл

Наименование чертежей
н н

чертежейбол-
70В №Х шаоЬОоЛ-

тоб гаепwaul

М22

1
р<р

/80 1
/57 3/4

0.6
<2.4 9.6

б о л ты
1796-62.
дойки
59/5-62.
щайбь/
черные

6957-54f

J Манта/кнар схема 1332тн-38а

М22 70 /56 43.V в Дополнительные элементь/ '

м в 60 В 97 194 0.3
//./

32 27 длр понижения лромежуточ-

М/6 55 95 ны х опор Нтр.-/Вм /332ТМ-40

М/8 ° «и«О <5 24 /.В 3 Вторая секция. маркилбдЭМ]
овщий̂ бес п б з 5 м; л б з 6 м /3/7ТМ- 26

и то го  . г л г?$ 308 S5Y >б£ &.3 8<£5 ч третья секция. Марка лб ч в 16023-Л  &
5 ТраВерса L-bsm .Марки иб%и/ь5з1 /богв-ж Г
6 Траверса L -з.з м. марки ■

П б5 Ч ^Лбб/гн /6029-JT
7 Расчетны й л и с т  опору/ 13)7Tm -$qo

в расчетный листдопалнитель-

н ы х  э ле м е н то в /ЗЗВТм-зГ'

Примечания:
j  Общие примечаниям талоне характеристику стали см.поясни

те ль н ую  записку.
«г. Весовые пролеты приняты такие же, как у  нормальных опорсНтриэм 

за исключением проводов Ясозоо 6  Ш и /7 районах по гололеду илсо-гчо  8 
-____Урайоне по гололеду.

3. Максимально допускаем ы е п р о л е т ы  п р и н я ть /  51 и ^р а й о н а х  по голо
л е д у  - по В е тр о в о й  нагрузке, н о  не более Ж  м, В/и и  >1 р а й о н а х по голо . 
л е д у -п о  с х ле с ты В а н и ю  лр об одоВ .

ц Д л я  районоВ,где н а б л ю д а е те р  п ля с к а  проводов, максимально допус
каемые п р о л е т ы  дояфны бить н е  более  г а б а р и т н ы х .

П  ДЕухцелнояпромежуточная опора 
j | 8лио urn  кВ Нтр. -я.о м шифр П Чм-2 N3SB2tm-T4л ис г/Г"

ц ш
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План анкерных балтоВ

- Л ч | 81.
Ось7ообе.

4— о '  
Jc 5 .

гоо

• «Ц

Ё
/300

%
/380

%
го о

Рос че тн  ые д о ннь /з
Расчетны е
климатические

усло б и р

Район по гололеду
_ l L l J

Т 2 1 2 а 2 и 2 п 7 77 7 I 7 л
Район па В е тр у и
Опора предназначено 

яля районов е « а ж , ™ 8 качебтЩ>и

8>Ю

Игарка л  С - Л50 ЛС-/35 ЛСО-2ЧО ЛСО-ЗОО лс-гго Лс-ibo лс-/в5 лсо-гчо лсо-зоо
Допускаемые напряжения
по проводу В целом  

кг/ммг

Cr /г.р 1/.Ъ /гг У'/■3
G- Ю.7 Ю.О /0.7 Ю.О
6ъ ъгз 6.75 7.25 6.75

Марка С -50 (doom 3 0 6 3 -5 6 )
Максимальное напряже ни а  нг/ммг -  .... . чч

Тип зацЬима с* л  у  ос о  О

П
р

о
ле

ты

2о б а р и т  ны й НО кВ — — — - — — - - 395 зчо Чоо 360 чоо 375 390 375 395 390
150к8 355 ,345 385 360 380 360 зеб 375 — — - — — _ __ _ __ —

В есовой  . _ i 500 450 500 470 49о что Ч9Ь 490 495 425 500 450 500 470 490 470 495 490
Максимально допускаемый Юкё, - - — - - — - - 395 ЗЧО чоо 360 чоо 375 390 375 395 390

/50 к8 чоо ЧОО ЧОО ЧОО чоо чоо чоо чоо — - - - - - - — - —

В ы б ор ка  м е та лла  н а  оп ор у

ЧИ
п!п

П р о ф и л ь
вес

8  КГ

Марка
стали

L иао+т 332 вСгЗ
г L90*7 452 0

3 180/6 >го п
ч £70/6 зч о ,

5 с63*5 569 «
6 /.50*5 1146
7 * ‘ф!Ь 6 и
8 - сГ--го 76 ч
9 -  сГ=6 60 и
Ю -  d-6 227 "
И НаплбВл. металл 36

и т о г о 3364
вес м е т и з о б иг

Общий Вес опоры 3476
Иа к р о н ш т е й н

12 . L ЮО * 7 £>8 б>ст.'р
>3 • Фее г п
N • Ф/в г п

и т о г о 72

Таблица м е ти зо б Список чертеж ей
6

бола

мар
ка

стали

Дли
на

бат
Кол-Во um. вес В кг . НИ

гост'оЁ
ИМ
п/п Наименование чертежей

ММ
чертежей°4to6саекwall вол]

то& Вс/еяшяЮ
мгг
мгг t§1

IJfU
p i

180 i /85370
0,6 14.6 П-Ъ

болты
7798-62t
гайки

5 9 5  -62,
шайбы
черные

6957-54*

1 Монтажная сосема /332ГМ- 424

70 1ВЧ 5/.0 г Первая секция-Марки ПБ5'
М1& 60 32 186372 ч.о 6.£ 5,2 ПБ6; П 6 9 Ы 6 2 3 Л 5 2 5 , Л 5 2 6 /60/9-Ла
М/6 5 5 /54 /8.0 3 вторар секция. Марки: ЛБг&>
м/е> 24 1.2 /1635м ; Л 6 3 6 м /317ТМ-26

Общий ёес. кг ч Третья секция. Марка ль 42 1богз-ла
и то го 37/ 395 742 73.6 2Р.С /6.5 /12./ 5 Траверса Паем, марки: лбч9-

П р и м е ч а н и я •
1 Общие примечания, о т а т е  гсарак- 

Теристипу стали см. пояснительную з а 
писку.

2. При применении ё качестве проме
жуточной опоры В районах где ноблюда-

П 6 5 3 Тн /боге -л а
6 ТраВерса L--H.5*. Марки жег^

/16 72Тн /бозо-л*
7 Съемный кронштейн /305m- 25-75
8 Расчетный лист опоры /3 /7 ТМ -5 &

9 Расчетный лист троЗершб^ /3/77М-5Я*
е тс я  рлясна проЗобод, кронш тейн не истонабли&ается.

3. Максимально допускцемь/е п р о ле ты  д л я  транспозиционной опоры при*
нр/пь; по ь е тр о ё о й  на друз не, но не белее чоом. 

ч. Максимально допускаемые пропеть/ д л я  данной опоры применяемой 8  
качест&е промежуточной, п р и н я ты  по условиям пляски прободоё не 
более га б а р и тн ы х ,

ПЧм-|Ш852тм-ТЧ Лис//) 
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П л а н  о н  н е р п ы  ос б о л т о Ь

выборка металла на опору
ЫН
п/п П р о ф и л ь

в е с
б  КГ

Морю
стала

J L/25 + 8> 646 Вст.З

г L.IOO+1 405 //

3 £.90* 7 635 п

ч 1Л5+Ь зев п

5 LT0+6 /37 //

6 L€3*S /76 а

7 LSO+S /065 9

8 - d=eo /ге> ч

9 -6 --JO ззч М

Ю - Ф 8 /36 //

И -c f -6 г э г "

/В . ф /8 / 1/

>3 •ЧаплоВл.металл 64

и т о г  о 4459
В е с  м е т и з о в 7 8

Общий  бес опоры 4537

Расчетны е данны е
'Расчетные 
климатичес
кие условия

Район по гололеду 1 \л \ё \ё !- 1-1  ̂ |£ 1- |и \
Район по Ветру 111

без пляски и с пляской про воров

$<ю
§

мазка лс-/го  1 ЛС-/50 | ЛС-/65
Попускаемые напррме- 
ни ft по прободу о целом 

кг!ммг

в> /гг
а- 10.1
С?э 7.25

I
Марка C-SO(гост 3063- 35) *

Максимальное напрвт. кг/ммг ЧЧ | Чб | ЧЧ | 48 1 ЧЧ I 48
Угол поборото 

тра ссы

5О6 §1Ий 0°-бО°
НонцеВои опоры —

Т а б л и ц а  н е т и з о в

Ф
болта

№
т л и

4М0
Што

Кол-Во ш т. З е с & к г НЫ
гост'о В

ш гое* ООП
тоб еаеки/аиб

м гу

II.
80 з г 64 >28

/2.5
/2.0

7.0 44
б о л т ы
7798-62.
байки
59/5-62.
Шайбы
черные
6957-54*

мгч 75 32

мгг 85 8
93 /86

2.6
7.4 56мгг US'

^0)аэ^

75 чо /1.1

мгг 70 • 45 IBS

М/6 55 /г /г гч /.У 04 0.3

М/Ъ 6 0.4
Обилий бес

и т о г о 169 /77 538 52,715.2 /0.3 78. £

Список иертесфеи
л/л/

п/п
ЧоименоВоние чертежей НИ

чертежей

1 М онтаж ная с х е м а /3)7ТМ-30а
г Секция ствола. Марки :

УБРМ, У  б /5 13ПТМ-37
3 Диафрагма. Марка У67 I6098^a
Ч Секция ствола. Парка у б /О' /6 /0 /-л
5 Траверса 1 -г.5м. Марка Уббо /3/77M-W

6 Траверса L-45M.Порка Убе/м 1317 ТМ-45
7 Расчетный л и с т  опоры 13/?ГМ-59а

Примечони я ■
1. Общие примечания, о ю т е  характеристику  

с т а л и  см. пояснительную  записку, 
г. Опора р а с сч и та н а  на  обрыв одного пробода 

без р а з н о с т и  т р о е н и й .  
з. В опоросе В л iso кб на Верее ней гра&ерсе уста

н а в л и в а е т с я  удлинитель (марко ЦУБ его 
черт. Н/7539- л ) t при этом  вес опоры с ле дуе т  

у б е л и ч и ть  на$о,зкг, а В выборке м е та лла  
д о б а в и т ь  ЗОкг l 9o *6 и0.3кг м е ти зо в  
(В б о л т а  M /& '5S j.

эсп отерно-углр( опора вл/юи. й ? ё . у | м
Шифр Ю852тм-ТЧ

Л и с т
27 j39



План анкерных бол то Ё

вы борка м е та лл а  н а  опору

нн
п/п П р о ф и ль

бес
6кг

Марса
стали

1 U 40* 9 808 б а з
г иг& ь 58/ щ
3 190*7 635 п
.У* 175*6 388 н
5 170*6 169 И
6 х63*5 53/ а
7 130*5 762 п
3  : -Ф 20. /гв а
9 ; -Ф Ю 384 >>
Ю - Ф в /7 8 //

' и ' -Ф в 257 •»
£ ффЮ 1 ч
13 наплабл. металл 73

Umozo 7895
бес м етизов 79

\ Общий вес споры 4974

Расчетны е данные
Расчетные 
климчтичес- 
кие условии

I§| т I 1 | ш I & | 1 1 a \ ш \ а
Район по Ьетру~ TJL

без пляски- и с пляской прободоб

S'
оО
Ясг

марка ЯСО '240 1 лсо-зоо
Попускаете напритке- 
ни я по проводу в целом

КГ 1мм1

<эг н з
в- /0.0
<5э €.75

тр
ос Марка с-50 (ВОС7306335) '111.|1 УУ f V8 I ЧЧ 1 48

Угол поворота 
трассы

1 I с> О°-6О0

Концевой опоры —

Таблица метизов

ф
долга

Мар
ко
аш/и

Али
на

долю
Кол-Ва шт. dec в  кг : к к р

гаст'оьЖ ШКюз$ Я £ пае*шаб
М2Ч S

Я CD 
8 ?

1 |

80 64 64 T2S25.0 7А ч.ч ЬоатЫ
7793-62.
байки
5915-62,
шайбы
черные
6957-54*.

М22 85 в
93 m

2.6
73 57М22 75 64 m

М22 70 2/ 5.6
мне ю

р о
55 12 /г 24 1.4 0.4 03

М/& 8 о.Ч
общий бес

итого 169 П7 £8 53.615.2 ю.ч 79.2

Список чертежей

*
* Наименование чертежей нн

чертежей

/ Монтаткная схема /3/7 тн-3/а
2 Секция ствола. Марки.

У53М ,У6Г6. /ЗТ7ГН-Зв
3 Диафрагма. Марка Уб 7 16098-ло
Ч Секция ствола. Марка убн 16/02-Л а
5 Траверса 1=25 м.Марка Уббо /3/7 ГМ-44
6 Траверса Плзм. Марка у  б  гм /3/7ТМ-45
7 Расчетный л и с т  опоры /зтм-боЯ

Прим ечании:
I  Общие примечании, а  так/ке характеристику  

т о л и  см. пояснительную  записку.
2. Опора р а с с ч и т а н а  н о  обры в одного прохо

д а  без р а з н о с т и  тя м е н и О .
3. б  опорах б л  iso кв на В а х н е й  траверсе  

у с т а н а в л и в а е тс я  удлинитель (  марка 
цуь его ч е р т. Нпзз9 -л )/ при это м  бес опоры 
следует у в е л и ч и ть  н о  30.3 кг, а  б  выборке 
м е та лла  д о б а в и ть  30 кг 190*6 и 0 3 кг 
м е ти зо в  (2  болта М/б*зз). - —

\Пк К Ж Й ЧШифр
Лист
28 39



дыборк а металла на опору
нн
п/п Профиль

Q&C
8 кг

Hoped
стали

1 ичо*9 1799 Ьст.З
г L9Q+1 РОЗ »
3 L80*6 нб я
ч 1.75*6 852 а
5 1.70/6 307 и
6 L63/5 336 ч
7 L50*5 /292 я
8 -сГ=£4 152 //
9 -d'-ю 320
/0 . -d -ъ 292 „

1! -d-G 2/7 ч
1г • Ф/& 1 П
/3 Нопла&л. металл ее »

Umoeo 6025
бес метизоб 85

Общий бес опоры 6ПО

Расчетные 
климатичес- 
кие уел обо я

Район по гололеду 1,Ц \kJi\ijl \н,ч\ij \ш/н
Район по Ье/пру S
w m p t m t a p - без пляски и с плрекоа пробоооВ

%

§

марка ЛС- /20 \ЛС- /50\ЯС- /85 лсо-гю\лсо-зоо
Попускаемые нолрже- 
ни Я по npo&ogyb целая

КГ/ММ2 *

<ЗГг /2.2 //.3
6- /0.7 /0.0
6э 7 25 6.75

£
'Моема С- 50 (ЗОСТ3063-55)

Максимальное напояУс. кФмг ЧЧ\Ч&\ЧЧ\ 481 ЧЧ\Ч8 jЧЧ1481ЧЧ | Ч&
Угол поборота 

mjpaccb/
Углобой опоры 0°~ 60°
КонцеВои опоры 0°-60с

Таблица м е ти з о б

ф
болта

&
стали

Юнне
болте

Нол-Во ил вес 5 кг
гост'оббаютоё гаишойЬ1 » Ш ш/б

нгч во 80 80 16031.0 в.в 5.5 болты
779в- 62.
Гайки
59/5-бг.
шайбы
черные

6957-54?

мгг
мгг
мгг

О ̂  с. К
is
U Qj

85
75

8
56 85 /70

2.6 
16.66.7 5,2

ТО 2/ 5.6
М/6 55 /2 Уг гч /■Ч 0.4 0.3
М/& 3 о.ч

Общий вес
июоео /77 185354573 /1.0 т е

Список чер/оесфей
ЫН
п/п Наименование черте тей н н

черте/бей
1 Мантафчая схема /3!7ТМ-32а
2 Секция ст&ола. Марки:

i Уб 5м, УБ/7 /3/7 ТМ- 40

3 Диафрагма, марка Уб8 160 99-Ла

Ч Секция стЬола. Марко У б /3 1б/оч-ла
5 Траберса L -- г.5м. Марка У5бо /3/7ТМ- ЧЧ

6 ТраВерсс/L- Ч.5м.МаркаУб2/п /3/7 ГМ- 45
7 Расчетный лист опоры /3/7ТМ-6/а

Грим &-ю нир:
1. Общие примечания, а /пакте характеристику  

с т а л и  см. п о я сн и те ль н ую  записку.
2. Опора рассчитана на обрыб дв ух  прободоб 

без ра зности тяткении.
3. 6 опорах в л /so к& на Верхней троберсе  
устонаьлобается удлинитель (марка ЦУБего

черт. Н/7539-л), при а то м  бес опоры следует 
увеличить но 30.3 кг, а 6 Выборке м еталла  
д о б а в и т ь  30 к г  L90* & и 0 . 3  к г  мети зоб  
(2 бол т а  П  /6 /5 5 ),

( Э С П р Щидя анкерно-опора i /7.3 к. вл /> 'u'&W mn. Ы 5 м |КЗВ52тм-ТЧ
Лист
29 [39
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во

о

План онкерныэс. болтоЬ

вы борка м е та лла  н а  о п о р у

НН
п/п П р о ф и л ь

бес
в  КГ

Чарка
ш л и

1 1 /6 0 * /о 80 бег.з
г и г з * в 6Чв п
8 1/00*7 Ч 05 „
Ч L90* 7 635 Ц
5 Л75*6 388 н
б • L 70* б /37 11

7 /63 /78 V

8 /.50*5 /063 ч
9 -б --го /ев '/
Ю -Ф / о зв ч //
п -СГ=8 /зу //
/г - с/=6 г э г и
'3 •ф/8 / 4
У

1

64
итого 4337

Sec м е ти з о в 8/
Общий бес опоре/ 7636

Расчетные донные
Расчетные 
климатичес
кие условия

<Ъ1

т { i  { е  | cl 11 j а |шг J ч  j i  | и \м Щ~"

Район по В етру У  '

т & г т ш & ъ без пляски а с пляской проводов'

о ’

1
К а о  к а Л С -/ В О  1 Л С -/ 5 0  1 Л С -1& 6  -

Допускаемые нопряже 
ниЯ по проводу б  целок 

кг/ммг

<5г /гг
<э- /0.7

7.23 " " "
о

g

Марка с-зо (гост 3063-33)
Максимальное напряг. кг/пмг чч \ чв | ~ЧЧ‘\ 48 | чч j чеГ-

Угол поборота 
трассы

Угловой опоры 0°- 60° ^

Концевой опоры —

Та бли ц а  м е ти зо в }

Ф
долю

Марко
arm

НМЛ
долго

Кол-во и/т вес в  к г НН
гостовfif ?.С1ркчк&ЩТ-ТОВ дашайб

М 2Ч \ * ? 
«  г во зг 64 ев е.з 7.0 Ч.Ч% Б о л т ы  

7796- 62м
га й к и
59/З-бг,
Ш айбы

черные
6937-54*

& г ч 75 зг /го
м г г 83 8

97 194
2.6

7.6 6 0м гг
‘e'er

в о 8 г.5

М£2 i t 73 чч е. я

м гг Is;70 37 /0.3

М/6 С) о, 
CO*:

35 /У /У гв /.в 0.5 о.ч
м/в> б > он

Общий вес

и т о г о /75 /83 3 50 54.4 15.3/0.8 607

Список чер/»ео£ей
ЧУ
п)п Наименование чертежей Н И

чертежей

1 Монтажная схема /ззгтм-зон
г Секция ствола. МоршУзгн

У5/3 /3/7 ГМ -37
3 Диафрагма. Марка Уб 7 16038-Л<2
ч Секция ствола. Марка УЗ/0 16/0!- Л

5 Траверса L --г.5п. марко Убво /ЗПТМ'ЧЧ
6 ТраверсаЫ/.зм. МаркоУбг/м 13/7ТМ-Ч5
7 Дополнительные детали для

горизонтального располофе-
ния проводов на опорахy/M-i
иУЗМ-!. Марки: У535, У536 /332 тм-зд

б Расчетныйлист опоры 13/77M-3QU

ч.

Примечания•
У. Общие примечания, а такме характеристику 

стали см. пояснительную записки.
<?. 8 о п о р а х &JJ/50 кв на верхней траверсе устанавливает

ся удлинитель (марка дуб з&7 черт.Н/зоЪ тн-гз-чд);при этом  
бес опоры  с л е д у е т  у в е л и ч и т ь н о  Ш кг3 о б  выборке  
м е т а л л а  д о б а в и т ь  У  1кг L90*6.

3. в опорах длю  кв на верхней траверсе устанавливается 
удлиHureaefмарка цубэго черт. Я17539-л)при этом вес опоры еле 
дует увеличитынаЗ/кда б выборке металладобовитьзокп90>б

Опора проверена на разность тя тн и й , Возникающую при установке ее на границе мекди основ
ным и  переходным пролетами (Епер-зом), ngu о т с у т с т в и и  тр о с а  о переходном пролете.

"  Г
тр и  провода крепятся н а  уровне нифней 7раверен

5. Опора рассчитана на дбрь/в
6 .............. .

с пре
7 верх,роспс

ного пробора
70 черт./33? т -39 р
для опямки new и среднего провода, следует во осех случаях

ЭСП ^^тр.-%н1нмяоп° в ? У]м-ШЖ2тМ-Т^ист
30 39



выборка металла н о  оп ор у

Профиль
вес
в КГ

Мерка
стали

1 ц боа о 80 вст.3
г ычотд 803
3 1/25*6 58/ >>

ч 190*7 635 V

5 175*6 383
6: 170*6 /69 «•
7 £.63*3 53/ ч
8 150*5 762 п
9 -сГ=го 126 V
то -а -/ о 354 1/
и -Ф 8 /96 h
/2 -а --в 257 //
/3 • ф/8 / »
J ч Наплавл.металл 73

и т о г о 4993
вес м етизов 82

Общий вес опоры 5075

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е
Расчетные 
климотичес- 
кие условия

Район погалоледч 1 | £  \ ш. \ & j -  | а  \ н  \ и
Район по ветру я

без пляски и с пляской проводов

8'

4

Марка Лсо-гчо 1 ясо-зоо 1

ни Дно проводу Сделок 
кг/ммг

<з> ' « 3
6 - т а
<5э ' 6 У 5

о

&
Марка С -50 {даС 7 3 0 6 3 -5 5 )

Максимальное напряж. *rfmf v v  j v s  1 W  | v&  1
Угол поворота 

трассы
Угловой опоры О*- 6 0 °

Концевой опоре / —

Таблица м етизов

4
болта

и я
схШ.

*№|
ш т

Нол-Во OJT. бес В кг

ш гае*шокт гМ. шайб
мгч т \ 64 64 /гВ550!7/1ч.ч
маг

f e .
85 /б

97 /94
5J2\ :

7.6 6.0мгг f t . 75 60 0.6
мгг Й --3cvj

«о ̂

70 г/ 3.8
М/6 55 /у /ч 28 L6 05 о.ч
М/8 8 О.У

(Итого /75 т 350552/5,6 /0.8

ИИ
гост'оВ

болты  
779В'62, 
байка 
б9/5~ег. 
шайбы' 
черные

6937-5&

8/ .  6

С писок ч е р т е ж е й

^
 §

С 
«5 Наименование ч е р тте и НМ

чертежей
/ Монтаткнар схема тззгтн-зр
2 Секция ствола. Марки: *

У63М, У 6/6 /317 ГМ-38
3 Диафрагма, марка У67 /6098-Ла
Ч Секция ствола. Марка У6 и /6/02-Ла
5 траверса/.-bsm. Маркауб во /317ТМ'ЧЧ
6 ?ро&ерса1-//.5м .Марка УБ2/М /ЗПТМ-Ч5
7 Дополнительные детали

для горизонтального
расположения проводов но
опорах у/м-1 и узм-/. -
марки:У635, У636 >332тм-ад

8 Расчетный лист опоры /3/77М-600
Примечания:

I  Общее примечания,а так/ке характеристику стали см. 
пояснительную записку.

г. допорох &л/5ок& на Верхней траверсе устанавливается 
ддлинителб(морка ЦУБ387 черт.И/зозт-гэ-чдХ при этом бес - 
опоры следует увеличить на tfxr, а в выборке металла даба-
6um b У/К Г  1.90*6.

<и тель (марка ЦУБего черт. н/7539-л), при этом бес 
металла добавить 3 0 кг £90*6. • -г_

озникающую при установке ее на границе меткой основным 
при о тсутс тв и и  троса & переходном пролете.

3.8* , . ___ ___  ,
опоры следует увеличит ь но зон г

4. опора проверена на разность тянени 
и переходным пролетами (впер. --so. ,..

5. Опора рассчитана на обрыв одного провода,-
6. Опора узя- I отличается о т  опоры УЗМтем;ч/по три провода крепя ТСЯ на уровне нижней траверсы 

с применением дополнительных элементов по черт..н/332 тм-39-
7 пробозо, csegyem

эсп ызм-i im&M-ite



В ы б о р ка  м е та лл а  на олор^

Н И
п/п Профиль

Вес 
в кг

Маркс
стали

L и/во* и гочо вст.з
г L М О /9 137 п

з ию*& 3164 п

ч 190*7 366 и

5 L 8 0 /& П 6 V

6 L7 Q /6 3 0 0 //

7 L 63*3 83ft II

8 L 5 C H 5 ювч *\
9 - б -З О 6ЧЪ //
/О - d'-го 24 п

и ~сГ=/0 920 *

/ г - -6--в 320
/з -d '-б гчг X
/ч • 0 / 8 /
/е Наплавлен, меют /45

и т о г о /0/33
вес м е т и з о б 229

Общий вес опоры /0366
на распорки

/6 а е ' 140 б с т.З
/7 -Ф / о 3 2 и

/8 -6 - -S 136 ч
/э Наплавл■ м еталл /6

и т о г о 9ЧЧ
В е с  м е т и з о в /б

общий вес распорок 962

Р а с ч е т н ы е  д о н н ь / е
Росчетнь/и  
клима тичес- 
кие условия

Район по гололеду I . i  \ё,ё11.ё \ё, 5 . J 1,ё\S.S.11.a \ё,ч
Район по в е тр у Ш
ВЛо'рЛ лрцтгхрще- 
на аля Р а й о н о в без пляски и с пляской проводов

1 *
4

марка ЯС - ISO \ЛС- /50\ЯС-/& 5 ясо- гщлса-зоо

Допускаемые нопря- 
Кения по проводу буе- 
лом кг/ммг

бг /2.2 н.з
6 - 10.7 . ю .о

(5э 7.25 6.76
о

.а
Марка С- 3 0  ( г о с  т 3 0 6 3  - 5 5 )

Максимальное налрЯМ .кг/тг ЧЧ | v 6 ( w |  У б | у У | Ч 6 |у у |у 8| ЧЧ | V 8

Угол поворота 
трассы

Угловой опоры 0 ° - 6 0 °

Концевой опоры 0 °-6 0 °

План а н к е р н ы х  бол то ^

Ось

/
?
траверс

! § 
1 1 <0
! 1

у
р

 
!

V

! !  .43V

Та б ли ц а  MQ/DU30&

ф
болта 'Ш

стало
(Рине
болте

Кол-во шт Вес В кг НУ
воет о орекmain Ж*. uadi

M4Q

$

гоо 16 3 2 32 6/.Ч з/.ч 8.8
болты
7798-62.
дойки
59/5-62.
Шайбы
черные

6957-5//*

М 2Ч 90 16
П6 352

63
/ЗУ/2./М 2Ч 8 5 64 262

М 2Ч во 96 316
мгг Э а 75 гч 54 /08 7/ чь 3.3
мгг

S vj
§<3 70 30 б.Ч

м/е 55 /2 /2 24 /.У о.ч 0.3
М!б О си

СО с : а О.ч
общ ий вес кг

и т о г о 256 2825/6 !Ч8( SSi 24.5 229.3
На р а с п о р к и

/УЗО |8с/:5| дь /6 16 j32 /2./ 3.7(2./ | /7.9

Слисом чертеэ/Ьей
нн
п/п Наименование черте мей

НН
чертесфей

У Мон та /к н а  я  схема /ззгтм-зча
г Секция ствола. Марка Уд Ы /3/7 7П-36
3 Секция с тв о л а . Марки:

УбЧм ,УЫ 9* /3/ПМ-39
ч Диафрагм а . Марка у57 /609в -Л °
5 Диафрагма. Марка Уб9м /3/7ТН-Ч2
6 Секция ствола. Марка у5/3 /6/0 Ч -л
7 Траверса L --2.5 м. Марка У560 /3/7 771-ЧЧ
8 Траверса 1 -Д5м. Марка УБ2/п /ЗПТМ-Ч5
9 Монтаорные узлы ! и д 16/09-л
Ю Накладной уголок. Марка У5 26 /6229-л
// Расчетный л и с т  опоры /ЗПтм-вМ 

/34 m -64 е*
/2 Распорка марка у в 25 /6402-Л

* Марка 96/9 черт. /5/7 тм-39 невыполняетс;
Примечания:

I. Общие примечания, а так /не характеристику ста 
ли см. пояснительную записку.

г. Опора р а с с ч и т а н а  н а  об ры в 9 -п р о хо д о в  без р а з
н о с т и  ту /к е н и о .

3.6  опорок 8 Л /50 кв на Верхнейтраёерсе устанавли
вается удлинитель  (марка ЦУб 520 черт.ЧИозд-л) ;  
при а то м  Вес опоры с ле дуе т увели чи ть  на 33,3кг, 
о В выборке м е та лле !'до б а в и ть  6 0 кг L 90*6 и 
0.3 кг м е ти з о в  (£ б о л та  М /6*55 ),

ЭСП UQHOL 
ОКОНу___

н т р . -г/. К5852ти~ТЧЛист
32 139
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П лои  онкернь/х pofTOck

£50

’ г°/ 1
f

Ось /траверс

н
3955 .

'г* % 
гso

Выборка металла на опору -
НН

Профиль
вес марта

п/п В кг стола
L- L/во/П гчбч вСТ.З
г L/40/9 7£7 ‘ %
3 ию*в 2224 п
ч L90* 7 566 п
5 (.80*6 m »
6 L 70*6 300
7 L63/5  . 1562 « .
б 1.50*5 6Q4 «
9 -СГ--30 6V8
/0 -й--го V6 *
Л - сГ-Ю 77г и
12 ■6.-6 згч $
<3 -6 = 6 £54 щ
IV •ф/в 1 щ
/5 Напло&л. металл /53

итого Ю863
вес метизов £35

Общий бес опоры /Ю9&
на распорки

!6 Его /£96 &С7.3
/7 -бич 72 и
/8 -сГ -'8 /80 и
/9' Наллабл. металл 32

итого /580
вес метизов /8

Общий бес распорок /598

Р а с ч е т н ы е  д о н н ы е
Расчетные 
климатичес
кие условия

Район по гололедуL, К \ё,511,1 >J |Г, й \й, Ь \т,!11!!, !Х
Район по ветру . - 5

без.пляски ц с пляской проводов

Я
#

марка ЛС-/£0 \ЯС-/50\ЛС-/&5 ЯС0-2ЧСАЯС0-300
Попускаемые напряяг 
кия по проводу в целом 

кг!ммг

Sr /2.2 //■3.......
<т-.. /0.7 /op
Сэ 7.25 675

а
Марко С-50 (20СТ3063-55) ’

Максимальное̂  напрям.кг}ммг VV \ч&\Wjvelwl vs I VY [v8| vy I 48
угол поворота 

трассы
Угловой опоры 0°-60°
Концевой опоры 0°-60°

Таблица метизов

Ф \длщАКоа-Вошп\ вес в кг НИ
болтасталиболтаWffiSSB ш н в гостьв
МЧ8 200 /£ зг 32 614ЗЛУ и болты
мгч i юо в 3.7 7798-62.
мгч §& 90 32 /843683.6£0.3/£7 дайки
М2Ч 85 64 36.2 59/5-62.
мгч во 80 з/.о шообы
мгг I I 75 24 54 /08 7.1 УЗ 3,3

черные
мгг «0е0 70 30 eg 6957-54*
М/6 <§?

55 /2 /2 24 /.У 04 о.з
м/8 со С Ъ_ 0.4 Общий бес 

КГ

1 итого ■ г66290S3г еде56.Е2SJ £34.7

1 Но роспооки 1
\бС73\/П0 j[ Ц 0 га0 Щ*1\П а з  1

Список чер/пез£ей

НИ
п/п

Наименование' чертемёй НЫ
черте тей

1 Монтаэрная схема /ззгтм-з5а
2 Секция ствола. Марка У527М I332JM-4I

3 Секция ствола. МаркиМН %/9 /3/7 ТМ-39
У Диафрагма. Марка уб7 /бО Э 8-Ла

5 Диафрагма. Марка УЪ9м /з/7тм-чг
6 Секция ствола. Марка у б /5 /6/ОЧ-Ла
7 траверса 1=г5м. Марка mo /3/7ГН-Ч4
в Траверса1 -У.5 м.Марка убг/м /3/7ТМ-Ч5

9 Монтаорные узлы !и 2 /6235-Л

/О Накладной уголок. Марка Убгб /6&29-Л
// Расчетный лист опоры 13//7М-6ЧЯ

/ЗП7М-6М
12 Расчетный лист подставки !332TM-S£
/3 Распорка• Марк/ ум у/ /436/-Л

f марка m/9 черт.дз/ттм-зд не выполняется. 
Примечания:

1. Общие припадания, о тако^е характеристику аали 
см. пояснитель ную записку 

г. Опора рассчитана на обрыв 2* проводов без разнос
ти тяэрении.

з. В опорах- вл /зокВ на Верхней траверсе уста 
навливается удлини тель(маркс цуеяго черт..
И/7539- л), при этом Вес опоры следует увели
ч ить на зо.Зкд а 6 Выборке м е та лла  добавить 
30кг l 90*0 и О.Ъкг метизов [2 болта  м 16*55 ) .

эсп У5м-ацд лист
Э3|35



/2
50

0 
I 

12
80

0

План анкерных болтоВ

4 н - ч «1.

- f I
. \<р '

Ось \ траверс

1°
Я)

—< У

4  
| *4

i
250 г955 B9S5 ' г з о $

бь/борка металла на опору

НН
п/п Профиль

dec
внГ

Нарт
стали

1 L 140 + 9 /072 & C T.3

г L 125*6 58/ //
3 L90*7- 462 0
ч L75*6 960 a '
5 L?0*6 /75 //г *
В ' • L 63*3 422 ч

7 L30*3 /469 */
8 -cf-2V /52 ч

9 - duo 392 //
Ю -сР-Ь 406 И
II -cf=6 26/ и
/г *Ф/е> 6 ft
лз 1 £ * i 92

U/пого 6470
бес метизов ЮЧ

Общий бес опоры 6574

Расчетные д а н н ы е
Расчетные • 
Климами чес-.
кие условия

Район по гололеду и  \ й ш\ Ш\  1 I I 1̂  1 а!$1

i
без пляски и с пляской пробоооб

JS
1

1 Маска ' ЛС-/20 1 Я С -/50 1 НС-/85
Допускаемые напря/ке- 
пая по проооэубц&гом 

кг/мм*

бг /2.2
& ___ 70.7
<3ч> 7.25

Тр
ос Марка С-50 (ВОСТ 3063- 55)

Максимальное напрям. кг/мм? ЧЧ | 48 | ЧЧ | 46 | ЧЧ | Чб
Угол поворота 

трассы
Угловой опоры 0°-60°
Концевой опоры —

Таблица м етизоС

Ф
Мараа Длине. кол-во ш/п. бес в КГ НИ

болта сталиболатобгаекшайбЬоА-
70S гаекшайб дост’ов

меч | . 80 80 80 160з/.г 8.8 5.5 болты
7798-62,
бойкимгг 85 8 г. в

М22
гЮ

75 76 121 2чг 224 9.5 7.4 6975-62.
Шайбы
черные

6957- 54*
мгг й 70 37 /0.3
М/6 55 24 24 ЧЬ 2.8 08 0.7
M lQ о* 32 1.5

шцогтес
’ итого 225 257Ч$й£9.320.6)3.6 ЮЗ. 5

Список чертесфей

Наименование черте/ней НИ
черте шей

/ Монтафноя схем а /3/7 та-зз °
г Секция ствола. Марки:

У55М.У517 /З П Т М -4 0

3 Диафрагма. Марко У6  8 /6 0 9 9 -Л *

ч Секция с/пвола. Марка Уб/г /6Ю З -Л

5 Траверса 1=гьм. Марко Уббо /зптм-чч
6 Траверса L =Ч.5м. Марка Убг/м /3/7 Т М -45

7 Траверса L -2.6м. марки:

УЗ 22М, У 6 2 3 М /3/7 г м -4 6

в Расчетный ли с т  опоры /3/77/1-62°

Примечания ■
I. Общие примечания, а  т а  км9 х а р а к те р и с ти 

к у с т а л и  см .п о я с н и т е л ь н у ю  записку.
В. Опора р а с с ч и та н а  н а  обры в одного п ро хо

д а  без р а з н о с т и  тя/Нений.
З-.Ь опоросе б>л /50 кв на В ерхни х и  ни мних 

тр а в е р с а х  у с т а н а в л и в а ю тс я  удлините
ли  (м арки ЦУбВВО,цубВВВ>тн черт. tinSbQ-л), 
при э то м  оее опоры следует у в е л и ч и т ь  
но Юб.7 кг, а  6  выборке м е та лла  д о б а в и ть  
ЮЧкг L90*b и В.7кг м е ти зо в  (У  б о л т а  
м вч*9о, У б о л т а  м /6 * 6 0  и У болта м 16*35).

Э С П У2м 1N3B52™-THЛис/п
34\39

He
oj

cg
oH

oS
o

Д/
/гт

//
лп

Дс
кп

я



П ла н  анкерны х, б о л/по 6

дыборка металла на опору
pH
njn Профиль

вес 
в кг

Морю
ста ли

1 L 160*10 23*8 Вст.3
2 1.90*7 722 п
3 L 80 * 6 3 0 6 л
ч . L 73*6 ■56У /
5 . L 70*6 700 //
6 . 1.63*6 26 г и
7 L 3 0 * 3 1240 //
6 -  <f'3 0 192 и
9 -сР-Ю 392 9

/о -CT:S 393 V

и -сГ-6 2 3 0 »
/г • 416 6 п
/з Налла бл. металл 105

U/пого • 7чъг
бес метизов /36

общий вес опоры 76/6

\ Расчетные данные
Расчетные 
климатичес
кие условия

Район по гололеду 1 | "  | i  I t f U  1" i SL \2
Район по ветру Е й .  *

без пляски и с плрскоО проводов

&

1

Матка -  ~ -  Л СО-2 ЧО 1 лсо-зоо ~
\ Допускаем 
\ипя no nooi

ые напряже) 65- п.з
Ьпоив аелом\ 6- /0.0

1 кг)ммг 6э 6,75 ‘
о
§

I Марка C-SQ (-20CT3063 - 53)
щоксимальноеналря#. кг]мг? ЧЧ 1 46 1 vy | Ч&

Угол поворота 
трассы

Угловой опоры 0°- 60°
Концевой опоры —

Таблица метизоВ>
ф ш Иям/ Кол-Воал. Вес 6 кг НИ я

болтаcm вшпаш гаекшайоолть гаекшйб гост'оь
М2Ц

Ь
Qli.

90 8
/68 336З.Ч 1в.З/1.6 болты 

1198 ~6ЕМ24 80 160 62.4
М22

1В

со с:

75 60 8L /62/7.66.3 SO дайки
М22 70 2! 3.8 59/5-62.

Шайбы
черные6957-54*.

МВ 55 24 24 4828 0.8 0.7
М/6 зг 1.5

Обили иксе 
■КГ

итого г?з 30354692,027.1/73 136,4

\ Список черте/ней
rift.
njn Наименование чертежей НИ

чертежей

' t Мон/поздно Я Сроем о  . 1317ТМ-ЗЧа
г Секция ствола, марки:

У5бм, У61& .• /3/7 гм-4/
3 Диафрагма. Марка У68 16099-Л°
■ Ч Секция ствола. Маркауб 14м /317ТМ-43

5 Траверса L =2.5м. марка УббО /3/7 7H- ЧЧ

6 Траверса L - 4.5м. МаркаУбг!м /3/7ТМ- 45

7 Траверса L-2.6 м. Марки:
Уб 22 м, у б 23 М /3/7ТМ-Ч&

б Расчетный лист опоры /3/7ТМ -63&

П р и м е ч а н и я :
/. Общие примечания, а токфе характеристику стали 

см. пояснительную записку, 
г. Опора ра ссчита на  но обрыв одного пробода 

без ра зности тям ений.
3.6 опорах б л  150 к & на в е рхни х и нижни х трабрр ■ 

сах у с т а н а в л и в а ю тс я  у д л и н и те л и (марки 
цуб его, цувггзк черт.н/?539-л)/ при &т6м бес 
опоры следует у в е л и ч и ть  на /06,7кг,а б выбор 
не м е т а л л а  д о б а в и ть  юНкр l 90/6 и 2.7кг 
м етизов {Ч б о л та  Ю24+90, 4 б о л та  М16*60 и 
Lj б о л т а  М 16/55).

Э С П  УЧм  ЦГСЕВгн-ТЧ
лист ■■
а5|зз

irnpagodj



План анкёрныос. бол?люб Oj

У г ^ = Г '

Ось траверс

4

У

f
$

~..L ,_/ -
'3645 зечз '.gso g|

Выборка металла на опору
т/Н
п/п Профиль вес 

в  КГ
Март
спало

1 L180* Н ггов всг.з
г L /60*10 936 V
а ию*8 го/г * -
ч l 90*7 /065 *.'
5 L7Q/6 693 и
6 163*5 7/У 0
7 /50*5 /озг ч

8 - а- зо 648 //
9 -а-го гч я
Ю -СГ-/0 992 к

п ~<f-8 чг/ ; Я
/2 -cf=6 309 п
АЗ •ф/3 6 а
N НаплаВл. металл Л5б

итого пггв
вес метизов 262

Общий бес олоры ш о
На распорки

Л5 С16 7 40 6СТ.З
/6 -  сМО 52 //
/7 -&8 /36 а
/б 11 /6 h

итого 9ЧЧ
Вес метизов /8

Общий бес распорок 962

Расчет ны е д он н ы е
расчетные 
климатичес- 
кие условия

!0
 

с;1

l.l \МД \ТЛ \ЕД\1ЛМЛМЛ \ m \ l.l\>1>Д
Раб он по в е тр у щ
ш т щ я в т без пляски и е  пляской провооов

«§1
1

марка ЛС-еО \ЯС-/50\ЛС-/в5 лсо-гчцлсо-зоо
Допускаемые напря/ке- 
ния по проводу оцелок 

кг/ммг

а  г /2.2 л.з
G -‘ , /0.7: ю.о
съ 7.25 \6.7S

1
Марка С-50 (SOC73063-55)

Максимальное напрятт. kt/kj^ ЧЧ I 4Q1 w 1 V81 чч 148\ ЧЧ | Чв I ЧЧ1 V&
Угол поворота 

трассы
Уеловой опоры 0°-б0°

Концевой опоры 0°-5О °

, Та б ли ц а  м е т и з о в . ;

Ф
бомб

f# -
сталиболте

Нол-во шт. Вес 6 к \ ч НУ . 
гост'об

ш тек щиЬш ашша/5

МЧ8

%

гоо 16 32 32 6/Й Ы.Ч 8.8
болты
7798-62.
гайки
59/5-62.
сиайбб/
черные

6957-54!

M2V 90 J6
гоо 400

6.6
гео /3.5М2Ч 63 64 26.2

мгу °7
о<т> во. /го 46.7

мгг 7 5 60 90 /80 17.6 72 5 . 5
мгг

3$
4ю°

70 30 8У
М/б 35 гч 24 V5 2.6 0.8 0.7
M/Q 20 32 /5

общои бес

итого ззо 378660/69Л 283 26/-6
На распорки  ,

мзо ваз 95 /в /в | з г  /г/|з.7|г/ j /7.9

С п и с о к  ч е р т е ж е й  ' ,

НН
п/п

Наименование черте/ней
н н  ■ •

чертежей

v : Монта /кная  схема - ** /3/7ТМ-35а
2 \ Секция ствола .Марка Уб /м /ЗП 7/1-36
3 Секция ствола. Марки:

Убйм, УБ/9: ■ /ЗНтм-зд
V Диафрагма. Марка Уб 7 -/6098-Л а
5 Диафрагма. Марко * У69 м /ътм-42
6 Секция ствол о, Маржа Убнм /ЗП7М-ЧЗ
7 Траверса Ь 2.5м Марка Уббо чЗПТМ-ЧЧ
8 Траверсой 1/,5м.Марка Убг/м /3/7 7М-45
Р.„ Траверса L-2.6 м. Марки:

'* у5 22 м ;уб  взм.' йзтм-че
/0 Монтажные узлы, m 2 /6/09-Л
//,. Расчетный лист опор 6/- /3/7тН-6Ча
/2 Распорка. Марна Уб 25 16402-л

Примечание 
I Общие примечания^ также характеристику стали 

см. пояснительную записки. '
г. Опора рассчитана но обрыв д в у х  проводов без 

разности тямений. •
3. б опорах вл 150кв на верхних'и ниоЬних- траверсах 

усюнбвли ваютсяудлинйтели (марки ЦУб'гго,цубггз7»  
черт, riп а з д т)'п р и н то м Вес опорыследует уве
ли ч и ть  на /оврнг, о  в  выборке металла до б а в и ть  
ЮЧ кг 190*6 и 2.7кг м етизов <2болта М2Ч*90, У  болта 
м/6*бо и У болта М/6*35).

Э С П и № щ Ща%Я%ор
анкерно „ б  блгго и /,А Ыб‘м N3B52m-T4л и с т

36~|з!
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Выборка металла на опору
нн
njn Профиль

вес 
в кг

Морю
стали

1 ' L1Ч0-/ 9 808 бсг.З
2 L /23*& 58/ ж
3 L 90/7 694 ■1
V Л  5/6 388 И
3 -L70/6 /68 и
6 L63/5 362 "
7 /.50*3 86! *
в -cf-20 /28 *
9 -сР-Ю 456 ч
Ю -J--3 4/8 Ц
// -сГ-6 223 "
/г • Ф/& 6 «
/з Нопло&л. металл во

итого 5573
вес метизов /02

Обиции вес опоры 5677

Р а с ч е т н ы е  р а н н ы е
Расчетн ы е
климатичес- 
кие условия

Йайон по гололеду 7 \п \ ё \Й \1 \Ъ \Ш |/У 1 L \ й |Д
Район по ве/ору ш

без пляски и  с  пляской проводок

<ю

I

Мааса ЛС-/20 1 ЛС- /50 1 ML-/ао
Допускаемые напрнт  
нир по проводу в целом 

кг!ммг

6г ---------
6- • '/0.7
6э 7.23

1
■Марка С -5 0  (вО СТ 3 0 6 3 -5 5 ]  ~

Максимальное напря/к. кг/ммг ЧЧ | 48 1 W  | 48 | 44 ( 48
Угол поворота 

трассы
Угловой опоры о ° -б о °

Концевой опоры —

Та б ли ц а  memadoS

Ф ДлинеКол-восит. вес В кг нн
дост'обболтастаж. 5олт X гаекass#705 гаекшал5

мгч

I IО к

во 72 72' !ЧЧ 28.2 7.9 5.0 болты
7798-62.
гайкик 22 83 в 2.6

мгг 75 84 /29 гев2V.6 /а/ 7.9 59/5-62.
шайбы черь.
6957-541М22 5 и

I *
70 37 /0.3

М/6 55 24 24 чв 2.8 0.8 0.7

М!Ь О <ц
qq с: 32 /.5

Общий Сес

итого 225 251 450GS.5 205 /3.6 юв.ч

С п и сок  чертов ф е и

НИ
п/п Наименование черте гк ай

НИ
чертежей

1 Монтафная схема l332TM-32°
2 Секция ствола. Марш:

9 6 3  М, У616 1317 ТМ -38

3 /Диафрагма. Марка Ув 7 16096-ла
ч Секция стёола. Марка Уве /6/03- л
5 Траверса С^.вм.Марка узел /за гм-чч
в Траверса L - Н. Зм. Марко У5Я* /3/7ТМ-Ч5

7 Траверсай2.6м. Марки'.
Убггм,У623м Т5/7ТМ-Ч6

8 Расчетный лист опоры /3/7 ГМ-62°

9 Расчетный лист подставки /680в -Л

П р и м е ч а н и я :
1. Общие примечания, о тактке характеристику с/пали 

см. пояснительную записку.
2. Опора рассчитана на обрыв одного провода.
3. В опорах QJ /5(9*6 на верхних и яичник траверсах устанав

ливаются удлинители (марки цубвга^убггз7* черт./7539-л)t 
при этом бес опоры следует увеличить на/об,7*га 6 
Выборке м еталла добавить ЮН кг и 90/Ь и Эл кг ме- 
тиъо&{Цболта мВЦ*до, Цболтаtf i&t60 и 17болтам/6*5$

4. Опора проВерена на разность тяфений, Возникаю
щую при установке ее на границе метку у  основ
ным и переходным пролетом и ( (пер. =50 м)  при 
о тс утс тв и и  троса ё> переэсодном-лролете.
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?в

ОО
гой гоо

S306 5306---------- •-

Плои он керны* бол/прё 

|\

Выборка металла на опору
ин
Мп Профиль

бес
&КГ

Норн.
стали

J LI80* /1 1330 бст.ъ
г HS0*! О 926 ч
3 L1/0* 7 946 Ч
ч 190*7 6 5 8 »
6 L7 0 * 6 633, п
6 L 63*5 Чое ч
7 L 5Q*S 632 *
6 -  сГ-ЗО 192 п
9 -cf=2tf 8 п
/о -сГ-Ю 492 п
11 ~(f:3 405 ч
12 -СГ:6 зге „

>3 • Ф/8 6, ч
/ч НаплаВл. металл /6/ ■ »

Umoeo 72/5

бес метизов Н2 ‘
Общий Вес опоры 7357

Р а сч е тн ы е  донны е
насиетнь/е 
климатичес- 
кие условия

Район по гололеэч 1 , ч \i, Щ1/2 \i,й\т, и \ё,И\I, i  \$д\i,ц\*,>J
Район по Ветру ■ -Ж
Я Я » * ! без пляски и с пляской npoSoool

8>

1

Марна ЛС-/20\ЯС-Т5С\ лс-т&з лсо-гщясо-зос
Допускаемые напряже
ния по проводу 6 целом 

кг/мнг

О /г. г  : , 7/.3
6*- /0.7 ' , Уо.о
6э . 7.25 * 6.75.

о
§

Мотька С--50 (досТ3063-55) ■■
Максимальное напррт. кг/мкР чч \ vs [ w | vs|чч\ чг>| чч\чь\чч\че>

Угол поборото 
трассы

Угловой опоры 0°-6О°
Концевой опоры о 0 Сл О а

Таблица м ет ид о В

Ф
5ол7П

№
стал.

фино
болте

Кол-во IUT вес 8 яг НИ
дост'овбол

тоб гаекшейroiгаекшооЬ
мгу

1
S'»

^ N
5 К Ц о 3 оfQfU
К.

S S

90 в

п б 352

3,4
19И12.2

болты
7798-62
дойки

59/5-62.
шайбы
черные
6957-5Ц*

мгц 65 64 262
кгц 80 юч 402
М22 75 60 81 16217.66.5 5,0
М22 7 О 21 5.8
Л7/6 55 гч 24 Чв 28 0.8 0.7
м/ 8 32 1.3

йосиий бёс кг
итого 281 3/356296328217.9 нгм

Список ч е р те  овей

НИ
П)П

Наименование чертежей НИ
чертежей

1 Мон/паэкноЯ схема 1332 ТК) -ЗЗа
2 Секция ствола. Марки: 1

УбУм, УЗ/9 /3/7 тм -39

3 Диафрагма. Марко У& 7 /609В -Л а

ч Секция ствола. Марка У614/ 1317 тм -43
5 Траверса L-25 м. марка Уббо 13ПТМ-НЧ
6 Траверса L - 4. 5м. Марка Убгт /317 ТМ-1/5
7 Траверса 1-26/7. Норки: ' *

У 5 22М. У б 23 Н 13ПТН-Ч6
6 Расчетный лист опоры 13 П тл-6 Ч а

Примечания'-
I Общие примечания, а ток/ке характеристику стили 

см. пояснительную  so пи сну.
2 . Опора р а с с ч и та н а  на обрыв дв ух  проВодов-
3. 6 опорах. QJ1 /60 кВ на Верхних и нижних травер

сах дс та н а в ли  ваю тся удлини/пели(марки 
ЦУ6 его, ЦУЬ 223Ъ черт. Н п з з д -л ), при атом Вес 
опоры следует уве ли чи ть  на /о6,7кг, а В. Выбор
ке м е та лла  доба&ить юЦкг L 90*6 и 0.7кг ме

ти з о в  ( Ц б о л т а  м24*90, Ч б о л та  М/6*60 и Ч б о л та  М /6*55).
Ч. Опора проверена народность тя женой возникающую при установке ее на границе метну у  

основным и переходным пролетами (Опер. - 50 м) ,  при о тс у тс тв и и  троса В переходном про
л е те  и обрыве одного провода в  аварийном реткиме.

ЭСП цебая опораНтр. -/о.5 м. Шифр Шм-21052тм-ТЧЩдВихцепная аякерно-угло&оЯ июн-\



N 1 )

§ [ )  
п к .

У Л
Г *  c s o o l^ f

гоо  о

,  СМ. прим 

L 90*7
1 УР Щ  о

/ .6 3 /5  §

г ^ Ь
1 4 3 0 0  \ У s

°0

4500  1

Г --------- ? Г ч [ ^  170*&_ О 
✓ ^

у \  1 См. /юим\

— --------------------л

1 /  \  \ 

\ ,
о / \  7
ф / \ /

л1 /7.3

ж
? / П \  L50* 5  
'/  \ \  J - 90 f 7

\  Л \ ^ 5 0 / 5
V/ 1__ У г У  \ \

V I  О
V 4  о  
\ \  2? 
\ \  2!

£ / /6 /8 1

№

\  7 1 l 63<5

1 h V  8 /0 0 Ml,
у  его \

Выборка м е та лла  на опору

НИ
п/п Профиль

Вес 
6 кг

Марка
стали

1 L180-Ц/ гчъо бст.з
3 1 /60 *ю 926 ><
3 LH0* 8 2224 И

Ч L90*l 1085 ч
5 L 70*6 693 «
6 165/5 /456 •1
7 L 50/5 взг II
б -сГ'-ЗО G4Q '1
9 - d'-го 48 0
10 -  dUO 844 Л
II -cf-б 425 «
12 -сЛ-6 321 «
/з • ф!б 6 н
N Наплавлен.металл /66 п

итого 4956
бес метизоб 26 7

Общий бес опоры 12223
На распорки

/5 его 1296 бст.з
16 - сГ'/Ч 72 //
/7 -d'-б /60 //
/б Наплавлен, металл зг И

итого 1560
зес метизов /&

Общий бес распорок /598

Р а с ч е тн ы е  д о н н ы е
Р а с ч е тн ы е  
клим атичес- 
кие услоб и р

Район по гололеду I, I |̂, ЩI, C\^,H\J,7 jш,7х1.7 // Л |/7 n
Район по в е т р у Ж

w ’& d w w * без плреки и с плрекой проводов

8 1
Ю
О

<§-

м а р к а flC-t20 \ЛС-/50\ЛС-/83 ясо-гчо \лсо-зос
Допускаем ь/e напря- 
шенир по проводу В целы 

кг]ммг

G r /г. г н.з
6 - /0.7 /0.0
6 э 7.25 6.75

Тр
ое

] м а р к а С-5 0  (го ст 3063 - 5 5 )
Максимальное налрр/к .кг/мм* 44 | V©| 44 | Ч&\ 44 \ Ч8\ЧЧ | Уб| 44 | 4Q

Угол поборота 
тр а с сы

Угловой опоры 0 -6 0 °

Концевой опоры о - з о

1— Lr------- — ----- -----------  тгч
П ла н  анперны сс б о ^ О о ^

-М — \---------— ~ VtZBB- -------

Таблица м етизов/

Ф
волю%■ сталl

Длине
болта

Чал-бо иит. бес в кг НИ
Воет обболmobго&шаабол-шоелекшайб

МЧв ис:
?

гоо /б 32 32 6U З/.У 6.8
болты
7798-62.
Вайки
59/5-62.
Шайбь/
черные
6957-54*-

мгЦ (00 б

гое 416.
3.7

аз 14.чМ2Ч
Ooj

ъй

а
ё*

90 зг /3.6
мгч 85 64 26.2

40.5юг 4 80 /оч
мгг
мгг

75 60 90 16017.67.2 5.5
70 30 8.4

М/6 55 24 24 48 28 о.е0.7
Ml б зг /5 иащиабескг

L/того 33 8366676173$63229.4 267.2
На распорки

мзоЪстЗ юо \/б\/б\зг /Р.5\3 7\ 2/ j /8.3

Список: ч е р т у  о £ е и

нн
П]п

Наименование черте/ней НН
Чертежей

{ Монтой] на я сос&ма / з з гтм-зв0
г Секция ствола. Марка У б Шм /ззетм-ч!
3 Секция ствола. Марки;

УБНм;  96/9 15/7 ТМ-39
У Диафрагма. Марка У57 16098-л а
б Диафрагма.‘Марка УБ9М /зпгм-Уг
Б Секция ствола. Марка У6 /Ун /ъатм-Нз
7 Траверса]=С5м. Парка Уббо /ЪПТМ-УУ
8 ТраверсаL - У,5м. Парка Увгы /3/7 ГМ-45
3 Траверса]-гбм. Марки:

Убггм ,у з гз м  • /3/7ТМ-46
/0 Мантамные узлы /,В м взг-л
И Расчетный лист опоры /3/7 ТМ-6Ча
/г Расчетный лист подставки /ззетм-5г
13 Распорка. Марка ум 4/ /4361-ЛПримечания:

J. Общие примечания, о /панике характеристику  
с т а л и  см. пояснительную  записку.

2. Опора рассчитано на обрыв в-проводов без 
ра зн о сти  троЬений.

3. В опорах 8Л /бОкВ но Оерзсних и нижних траверсах устанс/В 
ли баются удлинители (марки цубгго/ цудггзЪчер/п. 
1\175Ъ9-л\при -этом вес опоры следует увеличить 
на/06,7X2,0 в  выборке металла добавить /ОУхт l 90 *6
и 5.7 кг. метизо в (В болта 6124*90; IJ болта м 16* во и У  бол/па 
N16*55).

Э С П Щ Ш Ш пнар аякерно- 
итнцеьоЯ опора ВЛ к
Н тр -В .д М,___

JdPOt 
'и/SOP 
Ш ифр^ У 6 м -Щ 8 5 5 ш -Т Ч 1 Ш



3 г т . 52—  Мопта^ск/сгя coce/ncr апопа/. ОУо<рр УРЛ72

т а б л и ц а  от  прсудоунь/ос м а р о к

Марло Н/Ч
чертеусей

Н а и /л ен о З
Аенструкуея Сечение

Д/х/нс
М

/Те-
-Во

в ес  3  к/ Монгпрн*
крепление

“я г ЗВЧра
У5ЭМ /3/7тм-Э9

Селения
с/тгЗола пе чвр/перъ 9.3 4/ 5*4 2576 б ап то a M*Wa 

/гг гг*х?
937 /sost-л  а Даофроплс пе иер/перу 7-5 / 57 57 Нс г̂гА/ 

л? гзхлз
95/2 Af/07-jr

С ек с/йлст Зола пе черте^су /2.3 / /775 /777 Ses>/7>6*
м го*7о

Уб/5 /7/7 ГМ'79 нак/т анле 
у га и?о л- ,7 4/43* У /.о 4 /3 72

У550 /9/7ТПГ- 447родерео4ч>* пе чертежу P.J 2 /32 254 6ОИ/Туф/
м /а/ко 
М  22/65 
М24/75

укг/н /7/7 т/л- 4е 7/кгЗерса Ь47* по чермяъ 4/./ 2 224 44/
95??н 

9527/у
плги - 4 » ТроЗерсхг4-2Мпе челге/Ку

?./ 2 9? /94

/ / 2 97 /76
А

<* v g g ___ i_L-------------------- -- 5575
/9ес монто/рнЬ/ос м ет изоЗ 9?
ддбций , опор Ь / 5657

В?/ЬОрКО металла на опору
НН Ппи/ггечо
п/п ПрорипО Кг мил

/ /  /40*3 J0JU Уголки
J L - /  /25x7 59/ по

ГОСТ
Э 4 90*7 S it . 7502-57
4/ /7 5 *6 399 ( ----- ------

5 /7 0 *5 /6JL
/5 3 *5 5£2_

7 /  50* 5 86/ /

4 -Р ^ г е У?9
-  dP-/o 455

W . - ^ 1 1 4/7
// — 3*6 6 225

J L z 'A '- S
/3

напугал/*нтетолп 20
(//по го 5573

ведомость M0H7ajtHb/x лтемизеЗ^дСт Э

Ф
мм

р*т.
fmno
МП

/Г 'Зо вес. кш !
П7СГ77Я*т Дму (4НН6шт'■ЯМШшА

Я2 4 25 4 3 46 64 0.3
9олтбг

м?4 75 92 22 64 //.9 35 2 2 .
, ШёбМшД 
усггпяе?

м?4 70 э? э? 32 //■4 3.5 /У /мег/ме/Я0

м?г 75 9 9 46 23 06 аз
М/2 70 4/9 40 40 //? 32 4?
М2/ 65 9 ' 94 п 2/4 64 3.Q
М/4 50 24 24 24 2.0 0.8 <74
М/9 t 32 2,2 W 3 T K

л/
6//770Г0: Z2Lin . IIZ . ш 20.62 5

>
( Список чер т е е^сай

Л/А/
П{п К/аилгеноЗагнс/е иерт еуЬаО vepcitcn

/ Л7 0 нт аУсная с х е м а *592770-92

2 Сд/Тскс/Я стЗолО: м орки 1/03 и У<5/& /3/7ГП7-37

3 Д иаф рагм а.' м а р к а  967 /6027-л О

4 Здкасгп ст була-' м а р к а  Уд/2  -•* /6709-Я

5 ТраЗерсо /*2 .5 : нтарка У ббР /З/Ттм-44
д т раЗерса  4.3: /п ор к а  962/м /3/7ТМ- 65
7 Трабера 4* 2 бн: /па*/7ои 9622м; Уд29 м /3/7У.*7-46

т м и  iH i  

Хххх ххххх

Уело З н Ь /в  о б о з н а ч ь  н и я ; 
ОС/об заЗодс/сой УглоЗой с  ёли^Ь-
ней и дальней сторон. 
ШоЗ заЗодскай ЗстЬ/К

(//о б  т ант ауснь/й  

О т бер слп и б  

&ОЛ/Г7 ПОСП/ОЯННЬ/О

бела? Зременно/й
Л/онт а^Ьнб/д марко 
//орм алЬной апсрь/ 

Л7онта#снЬ/б м арк о
додстаЗо/с.

СбоЬная Зевоюостб сба/=>//&/ос ак£о£

Марки
Нетс/л7?/Ь'С75 
CC/CCfCSW <ssrts Л7СГ/Г. Arcs

Кс/Т-Зс 
селуиб **ЛГСГ/СКУ/f А«
спсру

&*sotrrT7 cesbu 
мм /7=5 n *s К--7 /7=9 0=8 0=6

_ЛПсуп css се? 74 Г4 74 7/ Г/ С2 всГ/0

У63П7
Cc/rcf css? 
ст&елла t

Длине дм 27.2 56 /5. У 56 36 66.7
бес 3 кг 3.5 /а _62 - 3. 7 9 0 . <5 /6.3

93 ’? бмррое/лс /
0jte?MP б  М /./ /./
в ес  д  Кр / 0.2 0.2

934?
Се/гцоя
от дала /

Длина дм 29.5 3/.7 -£ Л - _23.4 974
Sec Зме ЗУ 5. 7 /0 А2.4 23.0

96Р/А7
7рсгдерсъ 

2-, 4.5м 2
ДлинегЗ м 3 7 /7? _л £ - -4 Д - 25 9
S eed  ко 0.5 з. 4 06, - 4 4 5.2

9390 ГрсгЗерса 
4* 25м 2

Дли мет б  м '0 7 50 6.6 3 д /5.2
Sec 3  ко 0 / /.0 20 -М Ц 4. s

У622М 
9323 К7

Траберсе, 
/ -2  дм

Длина <3 м 0.4 7.6 /2 JL2— -У * ! /£.7
2 S ec 3  {

°2 / /Л 04 0,9-7 0.6 9.6
С/т оео н а  апору Н7

X.
70?/
//2.7

й

% % Ш X
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